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1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wiinsche fiir Erganzungen haben, wenden
Sie sich bitte per E-Mail an documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstlitzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com (mailto:support@copadata.com) erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com) gerne fiir Sie da.

2. Archivserver

Die Archivierung, das Aufzeichnen von Prozessdaten und daraus abgeleiteten Variablen, geschieht in
zenon mithilfe des Moduls Archivserver. Der Archivserver verwaltet die Aufzeichnung der gewlinschten
Daten und stellt auch verschiedene Speicher- und Exportformate zur Verfligung. Dadurch sind die Daten
fiir eine spatere Nachbearbeitung und Auswertung - auch auBerhalb von zenon - verflgbar.

In zenon kénnen Sie die Archivdaten mithilfe des Erweiterten Trends, des Report Generators oder des
Bilds von Typ Archiv-Nachbearbeitung auswerten oder weiterverarbeiten.


mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com

3 Lizenzinformation

In Editor und Runtime (Einzelplatz, Server, Standby) lizenzpflichtig.

Hinweis: Funktionsreduzierte Archivserver Starter Edition (auf Seite 6) ist bereits in

Standardlizenz enthalten.

3. Allgemein

Das Modul Archivserver steht lhnen in zenon in zwei Versionen zur Verfligung: Archivserver Starter
Edition (auf Seite 6) und Archivserver lizenzierte Version (auf Seite 7).

Im Allgemeinen wird in zenon unter 3 Standardarchivierungen unterschieden.

» Zyklische Archivierung
» Start-/Stopp-Archivierung

» RDA (Real Time Data Acquisition)

3.1 Archivserver Starter Edition
Im Standardumfang der TAG-basierten zenon Version am PC ist eine reduzierte Version des Archivservers
enthalten. Die Starter Edition basiert auf dem Standard-Archivserver hat jedoch folgende Einschrdnkungen:

»  keine Chargenarchivierung

>  kein RDA

> keine Aufzeichnung bei Wertanderung oder ereignisgesteuerte Archivierung, sondern nur zyklische Abtastung

»  kein Auslagerung der Daten, sondern nur Ringpuffer

»  keine Folgearchive

»  kein Manipulieren von Daten lber Archiv-Nachbearbeitung oder Report Generator

> Export unter CE nur im Format ASCII moglich (am PC zusatzlich auch XML und DBF)



»  Archivdaten kénnen nur im ARX-Dateiformat gespeichert werden

Achtung:

> Istim Editor nur die Archivserver Starter Edition lizenziert, kdnnen Funktionalitdten, die die oben genannten

Einschrankungen (ibersteigen, nicht projektiert werden.

» Istin der Runtime nur die Archivserver Starter Edition lizenziert, werden Archive, die die oben genannten Einschrankungen
Uibersteigen, nicht gestartet. Es wird ein Eintrag im Diagnose Server erzeugt.
Ebenso kdnnen vom Report oder von der Archiv-Nachbearbeitung keine Speicheroperationen durchgefihrt werden.
Beispiel: Ein Archiv ist mit Aufzeichnung bei Wertanderung projektiert. In der Runtime wird es nicht gestartet. Dadurch

werden auch keine Daten fiir das Archiv aufgezeichnet.

3.2 Archivserver lizenzierte Version

Am PC kann die Archivserver Starter Edition jederzeit datenkompatibel zum vollwertigen Archivserver

erweitert werden (Lizenzerweiterung).

»  Sind sowohl die Archivserver Starter Edition als auch der Archivserver lizenziert, stehen alle Funktionalitdten des

Archivservers zur Verflgung.
> Fir1/0 lizenzierte Versionen steht die Starter Edition nicht zur Verfugung.

»  Fir die Windows CE 6.0 Runtime ist die Archivserver Starter Edition gemeinsam mit der Erweiterter Trend Starter Editon
optional erhéltlich (Datenexport unter CE nur im Format CSV).

Fur altere Windows CE Versionen stehen beide Module nicht zur Verfligung.

SQL-AUSLAGERUNG

Die lizenzierte Version des Archivservers kann um SQL-Auslagerung erweitert werden. Dazu miissen Sie
die Lizenz fur den zenon SQL Server erwerben.



3.3 Zyklische Archivierung

Bei der zyklischen Archivierung wird ein Archiv regelmaRig gestartet und nach einem definierten
Zeitraum wieder beendet.

In diesem Zeitraum kdnnen Werte in das Archiv geschrieben werden. Die Werte kdnnen entweder
mithilfe der zyklischen Aufzeichnung, der ereignisgesteuerten Aufzeichnung oder der Aufzeichnung bei
Wertanderung in das Archiv geschrieben werden.

¥ Info

Beachten Sie den Unterschied zwischen zyklischer Archivierung und zyklischer Abtastung.

Zyklische Archivierung bedeutet, dass in einem definierten Zyklus ein Archiv gestartet und

beendet wird.
Beispiel:
Ein Archive wird jeden Tag um 0:00:00 Uhr gestartet und um 23:59:59 beendet.

Zyklische Abtastung bedeutet, dass immer zu einer bestimmten Zeit ein Wert in ein

Archiv geschrieben wird.

Beispiel: Der Wert der Variable X wird alle 10 Minuten in ein Archiv geschrieben.

3.4 Start-/Stopp-Archivierung

Sie kdnnen die Archivierung in der zenon Runtime auch manuell mithilfe der Funktionen Archiv starten
(auf Seite 62) und Archiv beenden (auf Seite 60) steuern.

Solange ein Archiv aktiv ist kbnnen Werte in das Archiv geschrieben werden. Die Werte kénnen
entweder mithilfe der zyklischen Aufzeichnung, der ereignisgesteuerten Aufzeichnung oder der
Aufzeichnung bei Wertanderung in das Archiv geschrieben werden.



3.5 RDA - Real time Data Acquisition

Die RDA Funktionalitat wird verwendet, um in der Steuerung archivierte Werte auszulesen und in einem
zenon Archiv zu speichern. Eine typische Anwendung dafiir sind Archivierungsaufgaben von
Steuerungen, die nicht permanent an zenon angeschlossen sind.

RDA kann auch fiir Post-Mortem-Analysen bei Fehler auf der Steuerung verwendet werden. Dazu muss
die Steuerung entsprechend konfiguriert werden.

1. DEFINIEREN DER VARIABLEN IN DER STEUERUNG

Fir jede RDA Variable ist ein eigener, durchgehender, linearer Bereich in der SPS vorzusehen.

Um Probleme zu vermeiden sollte ein Datentyp fir die Variablen gewahlt werden, der nicht kleiner ist
als der, in dem die Steuerung organisiert ist!

Die erste Variable des fiir das RDA vorgesehenen Bereichs in der Steuerung dient als Schalter fiir das
Anstof3en des Transfer-Prozesses. D.h. wird diese Variable von der Steuerung auf den Wert 1 gesetzt, so
werden die nachfolgenden Werte - wie im Header (siehe weiter unten) definiert - in zenon geladen und
archiviert. Sodann setzt der Treiber die Variable automatisch wieder auf den Wert 0.

2. DEFINIEREN DER VARIABLEN IN ZENON

In zenon definieren Sie lhre Variablen wie bisher. Diese Variablen miissen in der Steuerung in einem
durchgehenden, linearen Bereich liegen.

Achten Sie dabei darauf, dass bei den Variablen-Eigenschaften unter Exrweitert/Harddisk die
Eigenschaft HD-Werte auf nachsortierte Werte (RDA) eingestelltist.

3. ANLEGEN DES ARCHIVES IN ZENON

Legen Sie ein Archiv an und wahlen Sie die RDA Variablen aus. Das entsprechende Archiv muss ein
spontanes Archiv sein.



3.5.1 SPS Datenformatierungen

Mogliche RDA Datentypen sind (BYTE, WORD, DWORD, FLOAT) abhangig von dem verwendeten Treiber
in zenon z.B.: S5PG32, PSUNI32, ...

& Achtung

Es kénnen keine zukiinftigen Werte eingelesen werden. Dies kann geschehen, wenn in der
SPS und dem PC unterschiedliche Systemzeiten auftreten. Daher sollten die Zeiten

synchronisiert werden.
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3.5.2  Header Beschreibung

Parameter

Index [0]

Index [1]

Index [2]

Index [3]

Index [4]

Index [5]

Beschreibung

GrolRe ist abhangig vom Datentyp in zenon
z.B.: (BYTE, WORD, DWORD, FLOAT)
Trigger Flag: wird von der SPS auf 1 gesetzt wenn Nutzdaten geholt werden sollen.

Nachdem zenon die Daten geholt hat wird das Flag automatisch auf O zurlick gesetzt.

32Bit Intel Format
Anzahl der Nutzdaten.
Wird von der SPS gesetzt

32Bit Intel Format
Zykluszeit in ms, wird nur fir TYP1 verwendet .
Wird von der SPS gesetzt

32Bit Intel Format

Typ 1.....0hne Zeit

(nur mehr aus Kompatibilitatsgriinden vorhanden, und sollte nicht mehr verwendet
werden)

Typ 2.....Mit Zeitformat 1

Typ 3.....Mit Zeitformat 2

Typ 4

Wird von der SPS gesetzt

32Bit Intel Format
Index des altesten Wertes (nur relevant bei TYP 1).
Wird von der SPS gesetzt und hat folgende Auswirkung im Archiv:

Nutzdaten Anfang GroRRe je nach zenon Datentyp
2.B.: (BYTE, WORD, DWORD, FLOAT)

11



3.5.3  Typen Beschreibung

TYP1

Index [5] Nutzdaten Anfang GroRe je nach zenon Datentyp
z.B.: (BYTE ,WORD, DWORD, FLOAT)

Index [6]

Index

[usw. .]

Allgemein

Zzenon

Altester Wert (] 1 2 3 4 Archiv
Wert Index | Wert Wert | Wert | Wert | Wert | Zeit
SPS SPS

1 0 1 2 3 4 5 00:00
2 1 5 1 2 3 4 00:01
3 2 4 5 1 2 3 00:02
4 3 3 4 5 1 2 00:03
5 4 2 3 4 5 1 00:04

A Achtung

Dieser Typ wurde durch Typ 4 ersetzt und sollte nicht mehr verwendet werden. Er ist nur

noch aus Kompatibilitétsgriinden vorhanden.
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Index [5] Nutzdaten Anfang GroRe je nach zenon Datentyp
2.B.: (BYTE, WORD, DWORD, FLOAT)
Index [6] 4 Byte langes Zeit Format -->
Bytel=Stunden O - 23
Byte2=Minute 0 - 59
Byte3=Sekunde 0 - 59
Byte4=Hundertstel sek. 0 - 100
Index [7] Nutzdaten GrofRRe je nach zenon Datentyp
z.B.: (BYTE, WORD, DWORD, FLOAT)
Index [8] 4 Byte langes Zeit Format -->
Bytel=Stunden O - 23
Byte2=Minute 0 - 59
Byte3=Sekunde 0 - 59
Byte4=Hundertstel sek. 0 - 100
Index
[usw. .]

Allgemein

Zzenon
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TYP3

Parameter

Index

Index

Index

Index

Index
[usw.

(5]

(6]

(7]

(8]

-]

Beschreibung

Nutzdaten Anfang GroRe je nach zenon Datentyp
z.B.: (BYTE, WORD, DWORD, FLOAT)

8 Byte langes Zeit Format -->
Bytel=Jahr 97,98,usw..
(HINWEIS: Das Zeitformat wird ab 1900 zweistelling verwendet, d.h. ab 2000 ergeben
sich hier drei Stellen)
Byte2=Monat 1 - 12
Byte3=Tag 1-31
Byte4=Stunden 0 - 23
Byte5=Minute 0 - 59
Byte6=Sekunde 0 - 59
Byte7=Hundertstel sek. 0 - 100
Byte8=res.

Nutzdaten GroRe je nach zenon Datentyp
z.B.: (BYTE, WORD, DWORD, FLOAT)

8 Byte langes Zeit Format -->
Bytel=Jahr 97,98,usw..
(HINWEIS: Das Zeitformat wird ab 1900 zweistelling verwendet, d.h. ab 2000 ergeben
sich hier drei Stellen)
Byte2=Monat 1 - 12
Byte3=Tag 1-31
Byte4=Stunden 0 - 23
Byte5=Minute O - 59
Byte6=Sekunde 0 - 59
Byte7=Hundertstel sek. 0 - 100
Byte8=res.
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TYP 4

Parameter Beschreibung

Index [5] | 8Bytelanges Zeit Format -->
Bytel=Jahr 97,98,usw..
(HINWEIS: Das Zeitformat wird ab 1900 zweistelling verwendet, d.h. ab 2000 ergeben sich
hier drei Stellen)

Byte2=Monat 1 - 12
Byte3=Tag 1-31
Byte4=Stunden 0 - 23
Byte5=Minute O - 59
Byte6=Sekunde 0 - 59
Byte7=Hundertstel sek. 0 - 100
Byte8=res.

Index [6] | Nutzdaten Anfang GréRe je nach zenon Datentyp
z.B.: (BYTE ,WORD, DWORD, FLOAT)

Index
[usw. .]

4. Format der Archivdateien

Archive haben folgende Datenstruktur: Der Name eines Archives wird aus der Kurzbezeichnung, der
Speicherzeit in UTC im Format JJMMTThhmmss sowie der Dateierweiterung ARX gebildet.

Die Archivdatei mit der Kennung ARX beinhaltet die Kanaldefinitionen und die numerischen Daten. Die
ARS Datei beinhaltet die Stringdaten. Der Archivheader beinhaltet die Archivdefinitionen und eventuell
den Wert der Chargenvariable. Der fiir den Wert der Chargenvariable reservierte Speicherplatz hangt,
wenn die Chargenvariable eine Stringvariable ist von der Stringlange ab, bei numerischen Variablen sind
dies fix 32 Zeichen. Chargenstrings werden in Unicode abgelegt. Wenn keine Chargenvariable (auf Seite
50) definiert ist, wird der Speicherplatz nicht reserviert.

Der Datenrecord in der ARX Datei hat nun eine Lange von 24 Byte und bietet auch die Mdglichkeit
double Werte abzulegen. Die Statusinformationen sind 64Bit.

Aufgrund der Dateibenennung kénnen nun Archive im Abstand von 1sek abgelegt werden. Fiir zyklische
Archive wird empfohlen Speicherzeiten > 30sek einzuhalten.

15



Wenn sich das Format der Archivdateien gedndert hat, wird beim Start der Runtime gepriift, ob sich
Archivdateien (wird erkannt durch die Dateierweiterung ARV) im Runtime-Verzeichnis befinden. Nach
Bestatigung der Konvertierung werden die Dateien in das neue Format umgewandelt. Diese
Konvertierung wird flir samtliche Projekte ausgefiihrt bevor die Projekte starten.

Folgende Datenstruktur: Der Name eines Archives wird aus der Kurzbezeichnung, der Speicherzeit in
UTC im Format JJIMMTThhmmss sowie der Dateierweiterung ARX gebildet. Die Zeitangabe der ARX Datei
hangt von der Zeitzone ab, die in den Windows Einstellungen getatigt wurde.

= Beispiel

A1070405071200.ARX

Al Name des Archivs

07 Jahr
04 Monat
05 Tag

07 Stunde (UTC)
12 Minuten

00 Sekunde

UTC ZEIT UND LOKALE ZEIT

Archive benutzen beim Speichern UTC-Zeit.

Die lokale Zeit, die am Computer angesetzt wird, setzt sich zusammen aus: UTC + Zeitzone +
Sommerzeit/Winterzeit.

Die zenon Runtime beriicksichtigt bei Archivabfragen automatisch die lokale Zeit.

ZUM BEISPIEL: BERLIN IM SOMMER

Lokale Zeit: 14:00
UTC: 14:00 Uhr minus 1h Sommerzeit minus 1h Zeitzone = 12:00 Uhr

Der Wert, der lokal um 14:00 Uhr auftritt wird mit der Zeit 12:00 gespeichert.

16



Sie fragen in Berlin Werte zwischen 13:00 und 15:00 Uhr lokaler Zeit ab. Die Runtime fordert dann vom
Archiv die Werte mit einem Zeitstempel zwischen 11:00 und 13:00 Uhr an und zeigt diese mit der
lokalen Zeit (13:00 bis 15:00 Uhr) an.

5. Kaskadierung und Verdichtung

Die Archivierung basiert auf dem Prinzip der Kaskadierung von Archiven, d. h., in einem Eingangsarchiv
werden die gewlinschten Variablen erfasst und tGber Verdichtungsfunktionen in ein Folgearchiv (auf
Seite 47) Gbernommen.

Prozeldaten

Minutenarchiv

Sunme Maximum

Stundenarchiv Stundenarchiv

Sunme Maximum

Tagesarchiv Tagesarchiv

Dieser Vorgang lasst sich beliebig oft fortsetzen. Die Verdichtungsfunktion wird beim Beenden des
Archivzykluses angestoRen. Als Verdichtungsfunktionen liber den Archivierungszyklus pro Archivvariable
stehen zur Verfligung:

1. Summenbildung
2. Mittelwert
3. Minimum

4. Maximum

In einem Projekt konnen auch mehrere Kaskaden parallel arbeiten.
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i Achtung

Strings kénnen nicht verdichtet werden.

Es wird zwischen unterschiedlichen Arten der Archivierung unterschieden. Als Trigger fiir die Eintrage in
die Archive sind verfligbar:

Parameter Beschreibung

zyklisch Das Schreiben von Werten in das Archiv wird durch einen definierten fixen
Zyklus ausgeldst.

ereignisgesteu | Das Schreiben von Werten in das Archiv wird durch eine definierte Bit-Variable
ert ausgelost.

bei Das Schreiben von Werten in das Archiv wird durch eine Wertdnderung einer der
Wertanderung verknipften Variablen ausgel6st, d.h. die Anzahl der archivierten Werte ist von
der Anderungshaufigkeit abhangig.
Die Definition einer Hysterese an den Variablen kann die Haufigkeit herabsetzen.

& Achtung

In einem Archivvom Typ Bei Wertdnderung werden Variablen auch bei jeder

Statuséinderung gespeichert.

Zum Beispiel: Wenn ein Treiber gestoppt wird, bekommen alle seine Variablen den Status

OFF. Somit verursacht das Stoppen und Starten des Treibers 2 Eintréige:
»  OFF
> SPONT oder Gl (bei erfolgreicher Wiederverbindung)

Das passiert auch, wenn sich der Variablenwert nicht dandert.

Zum Exportieren eines Archivzykluses bestehen mehrere Méglichkeiten.
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Parameter Beschreibung

Datenbank Ringspeicher fir jedes Archiv, in dem die definierte Anzahl von Archivzyklen gehalten
wird; Nachbearbeitung der Archivdaten innerhalb des Rings; bei Uberlauf des
Ringspeichers Archiv wahlweise verwerfen oder auf Datei exportieren

Dateiexpor | nach dem SchlieRen eines Archivzykluses wird dieser sofort in eine Datei exportiert
t

Exportfunktion Der Archivexport, d.h. das Sichern von Archiven auf Dateien mit Zeitfilter erfolgt in
Standarddateiformaten (ASCII, dBase, XML, SQL). Die Dateinamen werden vom System
eigenstandig vergeben. Der Aufbau (JJIMMTThhmmss/XML) verschlisselt den
Exportzeitpunkt mit einer Kennung fiir Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde.
Die Dateiablage kann sowohl lokal als auch bei Integration in ein Netzwerk auf einem
Fileserver erfolgen.

Wenn sich das Format der Archivdateien gedndert hat, wird beim Start der Runtime geprift ob sich
Archivdateien (wird erkannt durch die Dateierweiterung ARV) im RT-Verzeichnis befinden. Nach
Bestatigung der Konvertierung werden die Dateien in das neue Format umgewandelt. Diese
Konvertierung wird flir samtliche Projekte ausgefiihrt bevor die Projekte starten.

Die alten Archivdateien werden geldscht. Es wird empfohlen zuvor eine Sicherung der Dateien zu
erstellen.

SB und Server fiihren die Konvertierung parallel vor dem Dateiabgleich aus.

6. Projektieren im Editor

Sie finden das Modul Archivserver im Projektmanager. Legen Sie Archive an und verwalten Sie diese.

6.1 Archive Detailansicht Kontextmenii

SYMBOLLEISTE ARCHIVSERVER UND ARCHIVE

ERNEXEREENC




Parameter

Archiv neu

Folgearchiv neu

Archiv bearbeiten

Variable hinzufiigen
Variable entfernen

Loschen

Zuriick zu Ausgangselement springen

Selektierte XML exportieren
XML importieren

Archiv umbenennen

Hilfe

KONTEXTMENU ARCHIVSERVER

Meniipunkt Aktion

Archiv neu
Speichern

XML exportieren alle

Selektierte XML
exportieren

XML importieren

Beschreibung

Offnet den Assistenten zum Anlegen eines Archivs.

Offnet den Assistenten zum Anlegen eines Folgearchivs.

Offnet den Dialog zur Bearbeitung des ausgewahlten

Archivs.

Offnet den Dialog zur Auswahl der Variablen.

Loscht Variable ohne Sicherheitsabfrage aus der Liste.

Loscht das ausgewahlte Archiv.

Ist man Uber die Funktion verkniipfte Elemente in die

Liste gelangt, fuhrt das Symbol zuriick zum
Ausgangselement.

Im Kontextmenii nur vorhanden, wenn als verkniipftes

Element gedffnet.
Exportiert ausgewdhlte Archive in XML-Datei.
Importiert XML-Dateien.

Ermoglicht es, den Archiv-Namen zu dandern.

Offnet die Online-Hilfe.

Offnet den Assistenten zur Erstellung eines neuen Archivs.
Speichert gednderte neue und Archive.

Exportiert alle Archive in XML-Datei.

Exportiert ausgewahlte Archive in XML-Datei.

Importiert XML-Dateien.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

KONTEXTMENU ARCHIV
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Projektieren im Editor

Zzenon

Archiv bearbeiten Offnet den Dialog zur Bearbeitung des ausgewihlten Archivs.
Variable hinzufiigen Offnet den Dialog zur Auswahl der Variablen.

Folgearchiv neu Offnet den Assistenten zum Anlegen eines Folgearchivs.
Léschen Loscht ausgewahltes Archiv

Selektierte XML Exportiert ausgewéhlte Archive in XML-Datei.

exportieren

XML importieren Importiert XML-Dateien.

Umbenennen Ermoglicht es, den Archiv-Namen zu dndern.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

KONTEXTMENU VARIABLENLISTE

Variable hinzufiigen Offnet den Dialog zur Auswahl der Variablen.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

KONTEXTMENU VARIABLE

Variable entfernen Léscht Variable aus Liste.

Achtung: es erfolgt keine Sicherheitsabfrage.

6.2 Neues Archiv anlegen

Legen Sie ein neues Archiv an, in dem Sie zuerst im Projektmanager den Knoten Archivserver
selektieren. Dann kdnnen Sie entweder mithilfe des entsprechenden Symbols in der Symbolleiste oder
dem Kontextmen(i Archive neu. .. ein neues Archiv anlegen.

Der Assistent zum Anlegen eines Archivs wird gedffnet (siehe Assistent (auf Seite 22)). Wenn Sie das
Archiv ohne Hilfe des Assistenten anlegen mdchten, klicken Sie auf Abbrechen.
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Im Dialog Neues Archiv nehmen Sie die Einstellungen fir das neue Archiv vor. Der Dialog wird auch
angezeigt, wenn Sie die Eigenschaften eines bestehenden Archivs bearbeiten mdchten.

6.2.1 Assistent

Der Assistent unterstitzt Sie bei der grundlegenden Projektierung eines Archivs. Er wird per Default
geoffnet. Wenn Sie das Archiv ohne Hilfe des Assistenten projektieren wollen, klicken Sie auf abbruch.

Wenn Sie ein neues Archiv anlegen (auf Seite 21) oder ein Folgearchiv definieren bietet der Assistent
seine Hilfe an und fihrt Sie Schritt fir Schritt durch die Projektierung: Er fragt Name und
Kurzbezeichnung des Archivs ab, ermdglicht die Auswahl von Variablen und die Einstellungen zur
Abtastung der Variablenwerte.

1. KURZBEZEICHNUNG UND NAME

Zunachst haben Sie die Moglichkeit, dem neuen Archiv einen Namen und eine Kurzbezeichnung
zuzuweisen. Die Kurzbezeichnung ist im Nachhinein nicht mehr veranderbar. Der Name kann spater
geandert werden. Beide Eingaben missen erfolgt sein, um fortzusetzen.

Hinweis: Die Kurzbezeichnung darf nur alphanumerische Zeichen enthalten: also alle Buchstaben von A
bis Z, aber keine Umlaute oder Sonderzeichen sowie alle Ziffern von 0 bis 9.

Kurzbezeichnung und Name -

Kurzbezeichnung und Name

Jedes Archiv bendtigh eine Kurzbezeichnung und einen Mamen,

Die Kurzbezeichnung verknipft kaskadierte Archive und kann nach Fertigstellan
des Assistenten nicht mehr verandert werden,

Der Archivname dient der Beschreibung der aufgezeichneten Daten, und kann
auch spater geandert werden,

Kurzbezeichnung: SE

Mame: FECOND

Zuriick. |[ Weiter ]|Abbrechen
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2. VARIABLENAUSWAHL

Klicken Sie auf den Button variablenauswahl um in den Dialog zur Auswahl der Variablen, die
archiviert werden sollen, zu gelangen.

Vanzablenauswahl

Variablenauswahl

‘Wahlen Sie hier die Variablen aus, deren Werte im Archiv aufgezeichnet werden
sollen,

Variablerwahl. ..

Zuriick. ][ Weiter ][Abbrechen

3 . AUFZEICHNUNGSART

Entscheiden Sie, welche Art der Aufzeichnung Sie wiinschen. Siehe Abschnitt Aufzeichnungsart (auf Seite
31).

Aufzeichnungsart -

Aufzeichnungsart

Die Aufzeichnung der zu speichernden Werte kann auf drei Arten erfolgen:

1. Zyklische Aufzeichnung.
Die Yariablenwerte werden in regelmassigen Zeitabstanden erfasst und im Archiv
aufgezeichnet.

2. Aufzeichnung bei Wertanderung,
Die Yariablenwerte werden bei jeder Wertanderung {unter Berlicksichtigung einer
eingestellten Hysterese) aufgezeichnet,

3, Ereignisgesteuerte Aufzeichnung,
Die Werte werden immer dann erfasst, wenn sich der Wert einer Ereignisvariablen
von 0 auf 1 andert,

Aufzeichnungsart: Zyklische Aufzeichnung -

Zykluszeit: 00:15:00

Zuriick ][ Fertigstellen] [ Abbrechen
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Parameter Beschreibung

Zyklische Stellen Sie anschlieRend die Zykluszeit ein.
Aufzeichnung

Ereignisgesteuer | Geben Sie eine Ereignisvariable an, indem Sie auf die Schaltflache . ..
te Aufzeichnung klicken.

Aufzeichnung bei | Hiersind keine weiteren Eingaben noétig.
Wertanderung

Y Info

Bei einem neuen Archiv, wird der Dialog zur Abtastung angezeigt, bei einem Folgearchiv

nicht, da ein Folgearchivimmer eine spontane Abtastung hat.

Parameter Beschreibung

Weiter Blattert zur folgenden Seite des Assistenten.

Zurick Blattert zur vorhergehenden Seite des Assistenten.

Fertigstellen Beendet den Assistenten. Das neue Archiv wird in den Archivbaum (Detailansicht

des Projektmanagers) eingetragen.

Abbrechen Alle getroffenen Einstellungen werden verworfen. Kein Neues Archiv wird erstellt.

SPEICHERZYKLUS- DAS PASSIERT IM HINTERGRUND

Der Zyklus, in dem Archivdateien gespeichert und ausgelagert werden (Siehe Abschnitt Speichern (auf
Seite 33)), wird automatisch aus den eingegebenen Daten ermittelt. Es wird versucht, moglichst viele
‘'vernlinftige' Werte fiir den Speicherzyklus zu finden, sodass die entstehenden Daten eine brauchbare
GroRe nicht Gberschreiten, aber gleichzeitig geniigend Werte fiir die Verdichtung in Folgearchiven zur
Verfligung stehen.

Der Speicherzyklus wird folgendermalien berechnet: Bei Archiven mit spontaner und
ereignisgesteuerter Abtastung wird der Speicherzyklus auf 2 Stunden gesetzt. Bei Archiven mit zyklischer
Abtastung oder Folgearchiven (die zwar spontane Abtastung haben, aber trotzdem zyklische Werte aus
dem jeweiligen Quellarchiv erhalten) wird der Speicherzyklus so gewahlt, dass bei Archiven mit sehr
vielen Variablen nach Mdglichkeit je Archivdatei nicht (wesentlich) mehr als 65000 Variablen
eingetragen werde, aber dennoch pro Variable mindestens 6 Werte erfasst werden. Somit stehen fiir
das Folgearchiv ausreichend viele Werte zur Verflgung.
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Werden im Archiv weniger Variablen erfasst, wird der Zyklus so gewahlt, dass die Grél3e der Dateien
65000 Werte nicht Gberschreitet und der Zyklus einen moglichst ‘'runden' Wert hat (Ganzzahlige
Vielfache von 1,5,10,30 oder 60 Minuten).

Der Aufbewahrungszeitpunkt wird auf 1 Jahr (ohne Auslagerung) gesetzt).

Der Zeitpunkt fiir den Beginn des Abtast- und des Speicherzyklus wird auf 00:00:00 Uhr am 1. Januar des
laufenden Kalenderjahres festgesetzt.

6.2.2 Eigenschaften

Auf der Registerkarte Eigenschaften stehen Ihnen die folgenden Einstellungen zur Verfligung.

Archiv bearbeften -

Laufzeit [.\theichnLr\gsa't ]Speicharn [Optinnen_

Archiv Bezeichrung E
Eennung Archivname r e ]
84 BASISARCHIY
[ e |
\arlablenausysash '
§© BA - BASISARCHIV
4 Vanablenkiste

Chargen Kennzeichrung

Chargenvariable
Eatch_STRING

| Chargen indizieren

Anisgenmodelierung
Anlagenaruppen
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Parameter Beschreibung

Archivbezeichnung

Kennung Zweistellige eindeutige Kennung des Archives.Wird fiir die automatische
Namensvergabe bei Exportfunktionen benutzt.

Achtung: Sie kénnen die Kennung nachtréglich nicht mehr d@ndern.
Hinweis: Benutzen Sie flr die Kennung nur alphanumerische Zeichen (A-Z
und 0-9). Damit vermeiden Sie mogliche Probleme beim Export und der
Auslagerung der Archive.

Archivname Name flr das zu erstellende Archiv.

Variablenauswahl Fligen Sie Uber des Kontextmen( Variablen hinzu, die in diesem Archiv
bertcksichtigt werden sollen. Sie konnen Variablen aus allen Projekten, die
sich im selben Arbeitsbereich befinden, zu Ihrem Archiv hinzufligen.

Hinweis: Redundanz wird nicht unterstitzt. Dies kann zu
Datenverlust fiihren. Beachten Sie dies bei der Erstellung Ihrer
Archive.

Chargen

Chargenvariable Variable vom Typ String. Der Wert der Variablen wird als Chargenname
verwendet. Ein Linksklick auf die Schaltflache 6ffnet eine Dialog, in dem Sie
die gewiinschte Variable selektieren.

Hinweis: Der Wert der Variable wird als Chargenname verwendet. Wihrend
das Archiv aktiv ist kann sich der Wert der Variablen und somit auch der
Chargenname dandern. Beachten Sie dies bei der Filterung.

Als endgliltiger Chargenname wird der Wert der Variablen beim Beenden
des Archivs verwendet.

Chargen indizieren | Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, wird eine automatische Indizierung der
(auf Seite 50) Chargenwerte flr dieses Archiv ausgefiihrt. Damit ist ein schneller Zugriff auf
die Chargenwerte moglich.

Anlagenmodelierung

Anlagengruppen Definieren Sie die Zugehdrigkeit zu einer Anlagengruppe. Ein Linksklick auf
die Schaltflache 6ffnet eine Dialog, in dem Sie die gewlinschte
Anlagengruppe selektieren.

¥ Info

Archive kénnen Variablen aus unterlagerten Projekten archivieren. Variablen aus
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unterlagerten Projekten sind am Variablennamen erkennbar, der den Projektnamen
beinhaltet.

Bei der Chargenvariable (Chargenarchivierung (auf Seite 50)) und bei der Ereignisvariable

kénnen auch Variablen aus unterlagerten Projekten verwendet werden.

6.2.3 Runtime

Auf der Registerkarte Runtime stehen lhnen die folgenden Einstellungen zur Verfligung.

Archiv bearbeften -

| Eigenschaften | Laufzelt | Aufzeichnungsart | Speichern | Optionen |

Starten und Beendan )

@ Bei Start und Ende der Runtime abbrechen
Benutzerdefiniert (2.6. dber Funktionen) r Hife ]
RO Blockarchiv

Funktion ausfihren bei

fechivstart

< keine Funktion vesknipft >

fwchivende

< keine Funktion verknipft = ]

Start der Archivierung
Datum | Zeit

01.01.2009 | 00:00:00




Parameter

Starten und Beenden

Beim Start und Ende der
Runtime

Benutzerdefiniert (z.B. Uber
Funktionen)

RDA Blockarchiv

Funktion ausfiihren bei

Archivstart

Archivende

Start der Archivierung

Datum/Zeit

Beschreibung

Das Archiv wird automatisch mit der Runtime gestartet
und beendet.

Hinweis: Wenn Sie diese Einstellung selektieren,
vermeiden Sie das Archiv Gber Funktionen (auf Seite 57)
zu stoppen oder zu starten. Dies kann zu unerwiinschten
Verhalten der Runtime fiihren.

Das Archiv wird mithilfe der Funktionen Archiv starten
(auf Seite 62) und Archiv beenden (auf Seite 60) gestartet
bzw. gestoppt.

Die Verwaltung des Archivs geschieht (iber RDA (auf Seite
9).

Definieren Sie eine Funktion, die beim Start des Archives
ausgefiihrt werden soll.

Definieren Sie eine Funktion, die beim Beenden des
Archives ausgefiihrt werden soll.

Definition des Startzeitpunkts fir den Abtast- und
Speicherzyklus. Der eingestellten Zeitpunkt betrifft nicht
die erste Abtastung, sondern definiert den ersten
Speicherzeitpunkt der Dateien, die archiviert werden
sollen.
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Projektieren im Editor

Zzenon

Eg Beispiel
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Es gibt den Abtast - und Speicherzyklus (ASZ) und den Abtastzyklus (AZ). Diese beiden
Zyklen sind nicht zu verwechseln.

Die Ermittlung des Zeitpunktes vom ersten Wert (EZW) durch ein Rundung des Abtast - und
Speicherzyklus auf den Abtastzyklus. Durch die Implementierung dieser Funktionalitat
ergeben sich einige besondere, nicht immer leicht durchschaubare, Falle:

Die Rundung des Abtast - und Speicherzyklus auf den ersten Abtastzyklus erfolgt Stunden
mit Stunden, Minuten mit Minuten und Sekunden mit Sekunden. Das heift: Ist die zu
rundende Stelle (H:M:S) des Abtast - und Speicherzyklus kleiner als der des Abtastzyklus, ist
dieser immer 0!

Wenn der Abtastzyklus ein Tag ist, wird der Abtast - und Speicherzyklus immer mit 0:0:0 Uhr
angenommen -> Aufzeichnung beginnt mit 0 Uhr.

Bei monatlicher Abtastzyklus wird immer am 1. des Monats aufgezeichnet um 00:00:00.
Einige Beispiele:

ASZ: Abtast - und Speicherzyklus

EZW: Zeitpunkt erster Wert

ASZr: Abtast - und Speicherzyklus gerundet
AZ: Abtastzyklus

ASZ: XX:XX:XX AZ: 1T 00:00:00 -> EZW 00:00:00; ASZr 00:00:00 + AZ 00:00:00 = EZW
00:00.00

ASZ: 00:01:00 AZ: OT 23:59:00 ->EZW 23:59:00; ASZr 00:00:00 + AZ 23:59:00 = EZW 23:59:00
ASZ: 00:30:00 AZ: OT 00:30:00 ->EZW 01:00:00; ASZr 00:30:00 + AZ 00:30:00 = EZW 01:00:00
ASZ: 00:30:00 AZ: OT 00:29:00 ->EZW 00:58:00; ASZr 00:29:00 + AZ 00:29:00 = EZW 00:58:00
ASZ: 00:30:00 AZ: OT 00:05:00 ->EZW 00:35:00; ASZr 00:30:00 + AZ 00:05:00 = EZW 00:35:00
ASZ: 00:29:00 AZ: OT 00:05:00 ->EZW 00:30:00; ASZr 00:25:00 + AZ 00:05:00 = EZW 00:30:00

ASZ: 00:00:00 AZ: 2T 00:00:00 ->EZW 00:30:00; ASZr 00:00:00 + AZ 2T 00:00:00 = EZW 3.
00:00:00

Jedes neue Archiv beginnt wieder mit dem EZW, entsprechend der oben beschriebenen
Berechnung. Der Aufzeichnungszyklus léduft nicht (iber Archive hinweg, d.h. wenn der
Abtastzyklus nicht ganzzahlig im Abtast- und Speicherzyklus enthalten ist, wird beim

Archivwechsel ein Loch in der Aufzeichnung erzeugt.
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6.2.4  Aufzeichnungsart

Auf der Registerkarte Aufzeichnungsart stehen Ihnen die folgenden Einstellungen zur Verflgung.

 Eigenschaften | Laufzeit | Aufzeichnurgsart | Speichern | Optionen

ZyMisch
@ Zyklische Aufzeichnung Abbrechen

il

@ Zykuszeit
Tage Std. M. Sek,
= (= 15 = =

_) Monatiich

Offset
B, Sel.
0 0

Ereignisgesteuert
* Ereigrisgesteusrte Aufzsichnung

@) Triggervariable
Archivvariable
Bei Wertandanung
) Awifzeichnung bei Wertanderung
Prozessabbild beim Start speichern

Prozessabbild beim Beenden speichern

Ereignisgesteuert/Bel Werkanderung

Initialisierungswert: igniorieren
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Parameter
Zyklisch

Zyklische Aufzeichnung

Zykluszeit

Monatlich

Offset

Ereignisgesteuert

Ereignisgesteuerte
Aufzeichnung

Triggervariable

Zeitstempel wird
tbernommen von

Bei Wertinderung

Aufzeichnung bei
Wertanderung

Prozessabbild beim
Start speichern

Prozessabbild beim
Beenden speichern

Beschreibung

Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, wenn Sie eine zyklische
Erfassung der Archivdaten moéchten. Definieren Sie anschliefend
den Zyklus.

Definieren Sie in welchem Zyklus (Tage, Stunden, Minuten und
Sekunden) Werte vom System eingelesen werden sollen.

Einlesen der Werte erfolgt bei jedem Monatswechsel.

Definieren Sie, wie lange das Archiv auf die angeforderten Werte
warten soll.

Der Offset hat keinen Einfluss auf den Zeitstempel der Werte. Er
wird hauptsachlich bei langsamen Treibern benétigt.

Hinweis: Beachten Sie, dass der Offset immer kleiner als die
Zykluszeit sein muss.

Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, wenn Sie eine
ereignisgesteuerte Erfassung der Archivdaten mochten.

Definieren Sie die Variable, die das Einlesen der Werte ausldsen
soll. Das Einlesen wird durch die Flankendnderung (0->1) der
Triggervariablen ausgelost.

Mithilfe der beiden Optionsfelder definieren Sie, ob die
Triggervariable oder die Archivvariable fiir den Zeitstempel
verwendet wird.

Wenn Sie dieses Optionsfeld aktivieren, werden Variablen nur bei
eigener spontaner Wertdanderung ins Archiv geschrieben. Fiir den
Messbereich kann eine Hysterese festgelegt werden (siehe
Kapitel Hysterese im Handbuch Variablen).

Beim Anlegen einer neuen Archiv-Datei werden die aktuellen
Werte der Variablen eingetragen.

Beim SchlieBen einer Archiv-Datei werden die aktuellen Werte
der Variablen eingetragen.

Wird eine Variable das erste mal gelesen (etwa beim Start der
Runtime oder wenn sich ein Standby-Server zum Server
hochstuft) kann ein Initialisierungswert eingetragen werden.
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Ereignisgesteuert/Bei

Wertdnderung
Initialisierungswert Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie moéchten, dass der
ignorieren Initialisierungswert beim Archiv nicht beriicksichtigt wird.

6.2.5  Speichern

Sie kdnnen die Archivinhalte mithilfe des Erweiterter Trend, des Report Generator oder des Bildtyps
Archivnachbearbeitung (auf Seite 73) weiterverarbeiten. Definieren Sie das Speicherverhalten jedes
Archives, um das Archiv spater bearbeiten zu kbnnen.

Hier werden die Speicherbedingungen fiir das Archiv festgelegt.

& Achtung

Beim Andern der Speicherart oder des Zykluses wird das aktuelle Alpha-Archiv, d.h. die

Archivdatei, die gerade von zenon beschrieben wird, geldscht.
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Auf der Registerkarte Speichern stehen Ihnen die folgenden Einstellungen zur Verfiigung.

| Eigenschaften | Laufzeit | Aufzeichnungsart | Speicherm | optionen

Archiv Speicherformat
@ Interne Datenbank (*.arx) Abbrechen
~ dBase (*.dbf)
%) €SV (*.txk)
Az Unicode speichern

)R (* )

il

Archiv Speicherzybus
@ Zykus
Tage Stunden  Minuben  Sekunden
= 1B =B =
" Monatswechsel
 Jahreswechssl

Archiv Auslagerung
Aufbewahrungsdauer

e feose ]

Awslagerung nach Aufbewshrungsdauer

@ Micht auslagemn (Archive werden geldscht)
") Inberne Datenbank (*.arx)
") SO -Datenbank

AL (* xml)
=) OS5V (* kxk)
Als Uricode exportisren

) dease (*.dbf)

DEVS

34



Parameter

Speicherformat

Interne Datenbank

(*.arx)

dBase (*.dbf)

CSV (*.txt)

Als Unicode
speichern

XML (*.xml)

Speicherzyklus
Zyklus

Tage
Stunden
Minuten

Sekunden

Monatswechsel

Jahreswechsel

Beschreibung

Daten stehen fir die Nachbearbeitung und Auswertung in einem Ring
(FIFO) zur Verfligung; Daten werden hinter dem Projektpfad abgelegt
(.../Projektpfad /Rechner /Projektname) und erst beim Ausreihen in den
Exportpfad verschoben.

Beim Beenden des Archivs werden die Daten sofort in eine *.dbf-Datei
ausgelagern.

(Achtung: keine Nachbearbeitung, Protokollerstellung und Liniengrafik fir
ausgelagerte Archive mehr moglich!)

Beim Beenden des Archivs werden die Daten sofort in eine *.txt-Datei
ausgelagert.

(Achtung: keine Nachbearbeitung, Protokollerstellung und Liniengrafik fur
ausgelagerte Archive moglich!)

Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, wird die txt-Datei als Unicode
gespeichert.

Beim Beenden des Archivs werden die Daten sofort in eine *.xml-Datei
ausgelagert.

(Achtung: keine Nachbearbeitung, Protokollerstellung und Liniengrafik fur
ausgelagerte Archive moglich!)

Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, um anschlieRend die Lange der einzelnen
Archive in Tag, Stunden, Minuten, Sekunden festzulegen. Die Lange der
Archive hat Auswirkung auf die DateigrofRe und Anzahl der Archivdateien
und bestimmt den Zyklus flr Folgearchive.

Definieren Sie den Speicherzyklus des Archivs.
Definieren Sie den Speicherzyklus des Archivs.
Definieren Sie den Speicherzyklus des Archivs.
Definieren Sie den Speicherzyklus des Archivs.

Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, um das Archiv bei jedem Monatswechsel
zu speichern. (Monatsarchive.)

Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, um das Archiv bei jedem Jahreswechsel
zu speichern. (Jahresarchive)
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Auslagerung

Aufbewahrungsdauer

Auslagerung nach
Ausbewahrungsdauer

Nicht auslagern
(Archive werden
geloscht)

Interne Datenbank

(*.arx)

SQL-Datenbank

Tabellen anlegen

XML (*.xml)

CSV (*.txt)

Als Unicode
exportieren

dBase (*.dbf)

Exportierte
Spalten filr
CSV/dBase
Auslagerung: V-

Definieren Sie die Aufbewahrungsdauer des Archivs in entweder
Stunden, Tage, Monate oder Jahren.

Beachten Sie das die Aufbewahrungsdauer direkt mit dem
Speicherzyklus zusammenhangt. Maximal kénnen 65535 Archive
aufbewahrt werden.

Beispiel: Zyklus 1 Sekunde -> maximal Aufbewahrungsdauer 18
Stunden. Zyklus 1 Minute -> maximale Aufbewahrungsdauer 1092
Stunden bzw. 45 Tage bzw. 1 Monat.

Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, wenn die Archive nach der
Aufbewahrungsdauer geléscht werden sollen.

Wenn Sie dieses Optionsfeld aktivieren, werden die Archive im internen
Datenbankformat *.arx ausgelagert. ARX-Dateien konnen in zenon wieder
gelesen und geschrieben werden.

Wenn Sie dieses Optionsfeld aktivieren, werden die Archive in eine SQL-
Datenbank ausgelagert. Definieren Sie die gewiinschte SQL-Datenbank,
indem Sie auf . . . klicken.

Achtung: In SQL ausgelagerte Archive kénnen in zenon nur gelesen
werden.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die benétigten Tabellen in SQL
anzulegen oder gegebenenfalls zu aktualisieren.

Wenn Sie dieses Optionsfeld aktivieren, werden die Archive im XML-
Format ausgelagert.

Wenn Sie dieses Optionsfeld aktivieren, werden die Archive im TXT-Format
ausgelagert.

Aktivieren Sie diese Checkbox, um die ausgelagerte TXT-Datei als Unicode
zu speichern.

Wenn Sie dieses Optionsfeld aktivieren, werden die Archive im DBF-Format
gespeichert.

Bei den beiden Auslagerungsoptionen dBase und CSV haben Sie die
Moglichkeit, einige Parameter der archivierten Variablen mit auszulagern.
Tragen Sie in das Textfeld die Buchstaben der Parameter ein, die Sie
auslagern méchten.
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Projektieren im Editor

Zzenon

Variablenname, I- V = Variablenname
Kennung, W-Wert, | = Variablenkennung
S-Status, D-Datum, | W=Wert
Z-Zeit S = Status
D = Datum
Z = Zeit
Als default-Wert sind alle Parameter selektiert.

Die Projektierung des Spaltentrennzeichens (bei ASCII-Export) und der Nachkommastellen erfolgt in der
Dateiproject.ini.

[ARCHIV]

TRENNZEICHEN= | Angabe der moglichen Trennzeichen

14

Die Dateinamen der zu exportierenden Archive werden wie folgt vergeben:

nnJJIJMMTThhmmss . xx | Dateiname

b 4

- nn Archivkurzbezeichnung laut Definition
- 37 Jahreskennung (z.B. 05 fir 2005)

- mm Monatskennung (z.B. 03 fir Marz)

- tt Tageskennung

- hh Stunden in UTC/GMT Zeit

- mm Minutenkennung 00..59

- sS Sekundenkennung 00..59

- XXX Dateiformat (DBF, TXT)
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i Achtung

Bei benutzerdefinierten Starten und Beenden der Archive:

Eine Einstellung in der Sektion zyklus ist nicht nétig, da das Starten und Beenden
der Archivdateien von Hand (d.h. Gber Funktionen) gesteuert wird. Daher wird dieser
Wert auch ignoriert, so fern die Lange der Dateien betroffen ist.

Allerdings hat dieser Wert Einfluss darauf, wie viele Archiv-Dateien aufbewahrt
werden sollen. Die unterschiedliche tatsédchliche Lange der Archiv-Dateien wird
namlich hier nicht bericksichtigt. Tatsachlich rechnet sich zenon die Anzahl der
aufzubewahrenden Archiv-Dateien folgendermaRen aus:

Beispiel: 5 Stunden ( Archive aufbewahren )/ 15 Minuten ( Zyklus ) =20

aufzubewahrende Archiv-Dateien
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Archive auslagern

Auf der Registerkarte speichern legen Sie fest, wie Sie abgeschlossene Archive auslagern. Dafiir haben

Sie mehrere Moglichkeiten.

Archiv Speicherformat
@) Interne Datenbank (*.arx)
dBase (*.dbf)
SV (* k)
fs | wde spekchern

HML (% xml)

Archiv Speicherzybus

@ Zykus

Tage Stunden  Minuben  Sekunden
0 1 30 = 0=

Monatswechsel
Jahreswechsel

Archiv Auslagerung
Aufbewahrungsdauer
1% |Monat{e) x|

Awslagerung nach Aufbewshrungsdauer

@ Micht auslagemn (Archive werden geldscht)
Inberne Datenbank (*.arx)
SQL-Daterbank

ML (*.xml)
CSV (*.txk)
as | e exportieren

d8ase (*.dbf)

Archiv bearbeften -

Eigerschaften |I.au‘zeit | Aufzeichnungsart | SPEIchem | Opkionen

i

[ abbrechen
[ e

» Nicht auslagern

(Archive werden geldscht)

» Interne Datenbank (*.arx)

» SQL Datenbank

NICHT AUSLAGERN (ARCHIVE WERDEN GELOSCHT)

Die dltesten Archive werden geldscht.

& Achtung

Wird in der Eigenschaft Archive aufbewahren der Wert 0O eingetragen, so wird kein Archiv

gespeichert. Es existiert jeweils nur das aktuell laufende Archiv.

39



INTERNE DATENBANK (*.ARX)

Wenn die Anzahl der aufzubewahrenden Archiv-Dateien erreicht wurde, werden die adltesten Archive im
ARX-Format gespeichert. Diese Datei kann spater in zenon wieder importiert werden und dort dann
sowohl gelesen als auch beschrieben werden.

SQL DATENBANK

Wenn die Anzahl der aufzubewahrenden Archiv-Dateien erreicht wurde, werden die adltesten Archive im
SQL-Server gespeichert.

Die Auslagerung in eine SQL-Datenbank bietet den Vorteil, dass die Archivdaten auch nach der
Auslagerung noch in zenon fiir Trends und Reports zur Verfligung stehen.

Um die Daten eines Archivs in einer SQL-Datenbank abzulegen:

1. wahlen Sie in der Registerkarte speichern die Eigenschaft SQL-Datenbank
2. klicken Sie auf die Schaltflache . . ., um den Dialog zur Datenbankwahl zu 6ffnen

3. klicken Sie auf die Schaltflaiche Tabellen anlegen, um Tabellen zu erzeugen

Uber die Schaltflache Tabellen anlegen kdnnen die Tabellen jederzeit neu erzeugt oder
automatisch angepasst werden, wenn z.B. Variablen dem Archiv hinzugefiigt oder entfernt
werden oder der Providerstring handisch angepasst wird.

Wenn Sie ein Archive fur die Auslagerung nach SQL konfigurieren und das Archive zu
einem spateren Zeitpunkt neu konfigurieren, missen Sie auch die Tabellen in SQL
entsprechende anpassen.

Beispiel:

Wenn Sie ein Archiv fir die Auslagerung nach SQL konfiguriert haben, die Tabellen in SQL
bereits erstellt wurden und Sie dann eine Variable zur Chargenarchivierung verknipfen,
mussen die Tabellen in SQL neu erstellt werden, da sonst die Auslagerung nach SQL nicht
durchgefuihrt werden kann. Die Tabelle fur die Chargeninformation ist nicht vorhanden. In
diesem Fall wird eine Meldung in die CEL und den Dignose Verver geschrieben, dass das
Archiv nicht ausgelagert werden konnte.

Jedesmal wenn Sie bei Archiven, die fir SQL Auslagerung konfiguriert sind, Variablen
hinzufligen oder entfernen, miissen die Tabellen in SQL aktualisiert werden.

Y Info

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Microsoft-Dokumentation.
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In einer SQL-Datenbank ausgelagerte Archive werden im Gegensatz zu dBase, ASCIl oder XML bei Bedarf
(etwa ETM) automatisch wieder eingelesen.

Die Schaltflache . .. 6ffnet den Microsoft Dialog zur Auswahl des OLEDB Providers und der Definition
der Verbindung.

Format der Datenbanktabelle: Projektname Kurzbezeichnung
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Spalte
VARIABLE

CALCULATION

TIMESTAMP S

TIMESTAMP M
S

VALUE
STATUS

GUID

STRVALUE

Typ
int[4]

int[4]

int[4]

int[4]

float[8]
int[4]

char[36]

varchar

Bedeutung

numerische Variablen-1D
Verdichtungsart bei Folgearchiven.

Bis zu 4 Werte sind moglich: Summe, Mittelwert, Minimum,
Maximum.

Beim Export des Folgearchivs in eine Datei (zum Beispiel .csv) werden
die Werte 1 bis 4 als Strings geschrieben:

> 1=Summe

> 2=Mittelwert
> 3=Minimum

> 4=Maximum

Bei Auslagerung oder Export nach SQL werden die Werte im ASCII-
Code als Integer geschrieben:

> 49=Summe
>  50=Mittelwert
> 51=Minimum
> 52=Maximum
Zeitstempel in UNIX-Zeitformat

Millisekundenanteil des Zeitstempels

Wert
Statusflags zum Wert (zenon Status)

Nimmt die Projekt-Guid der Variable aus einem fremden Projekt auf
oder ist NULL wenn die Variable aus dem eigenen Projekt.

Die Lange hangt von der langsten zu archivierenden Stringvariable ab.
Bei einer numerischen Variable hat das Feld den Wert NULL.

Der Name der Datenbanktabelle Projektname VARIABLES setzt sich aus dem Projektnamen und der

Archiv-Kurzbezeichnung zusammen. Beide Teile werden mit dem Unterstreichungszeichen verbunden.
Ist der Projektname also arRv_1IN DB und die Archivkurzbezeichnung a1, so lautet der Tabellenname

ARV_IN DB Al
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TABELLE CHARGENNAME

Die Tabelle mit den Chargennamen fiir SQL ausgelagerte Archive:

» hatden Namen [Projektname] [Archivkiirzel] BATCH

» besteht aus 3 Spalten:

SPalte Typ Bedeutung

BATCH varchar (128) | Chargenname

START_S int Unix-Zeitstempel des Chargenanfangs
END_S int Unix-Zeitstempel des Chargenendes

FORMAT DER QUERVERWEISTABELLE

Spalte Typ Bedeutung
VARIABLE int[4] numerische Variablen-ID
NAME varchar[128 | Name der Variable
]
GUID Char[36] Nimmt die Projekt-Guid der Variable aus einem fremden Projekt auf

oder ist NULL wenn im eigenen Projekt.

Der Name der Querverweistabelle setzt sich aus dem Projektnamen und der Endung VARIABLES
zusammen. Beide Teile werden mit dem Unterstreichungszeichen verbunden. Ist der Projektname also
ARV_IN_DB, so lautet der Tabellenname ARV_IN_DB_VARIABLES.

Die Spalten GUID und STRVALUE missen entweder in der SQL Datenbank manuell hinzugefiigt werden,
oder Sie werden vom Editor aus hinzugefiigt. Im Editor miissen Sie bei allen betroffenen Archiven auf
die Registerkarte Speichern wechseln. Dort 6ffnen Sie in den Verbindungsstring zur Datenbank, und
bestatigen den Dialog. Beim SchlieBen des Dialoges werden die Anderungen in der Datenbank
durchgefihrt.

& Achtung

Wenn Sie diese Anderungen nicht durchfiihren, werden keine Archivdaten in die SQL

Datenbank ausgelagert!

» XML (*.XML):Wenn die Anzahl der aufzubewahrenden Archiv-Dateien erreicht wurde,

werden die dltesten Archive im XML-Format gespeichert.
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» CSV

(*.txt):Wenn die Anzahl der aufzubewahrenden Archiv-Dateien erreicht wurde,

werden die altesten Archive im CSV-Format in einer TXT-Datei gespeichert.

Wenn Sie die Checkbox Als Unicode exportieren aktivieren, wird die ausgelagerte TXT-Datei

im Unicode gespeichert.

» dBase

(*.dbf): Wenn die Anzahl der aufzubewahrenden Archiv-Dateien erreicht wurde,

werden die dltesten Archive im DBF-Format gespeichert.

6.2.6

Optionen

Auf der Registerkarte Optionen stehen Ihnen die folgenden Einstellungen zur Verfligung.

Archiv bearbeiten

Eigenschaften | Runtme | Aufzeichnungsart | Speichern | Optionen |

Berechnungen fir Folgearchive
7 Werte in Folgearchwberechung nur Ubemehmen wenn folgender
Statusfilter zutrifft:
M1 [T]seonT CB_TRIP
M2 INVALID CB_TRIP_I
M3 N_UPD
M4 oFF
M5 RM_TR
M6 ALT_VAL
M7 SM_TR
M3 S8_870
NET_SEL NT_870
REVISION ov_870
PROGRESS N_CONF
TIMEQUT TEST
[T]man_vaL SE 870

Mi14 N_NORM
M15 NORM
Mis BL_870

Legende

~ Das Statsubit wird nicht ausgewertet
[0] - Wenn Statusbit = 0: Wert fiefit in Berechnung ein
[1] - Wenn Statusbit = 1: Wert fiefit in Berechnung ein
[0] - Wenn Statusbit = 0: Wert fiefit nicht in Berechnung ein
[1] - Wenn Statushit = 1: Wert fiefit nicht in Berechnung ein

Zeitstempe! in Folgearchiven setzen

Ersatzarchive

des Minimal-/ tes

Zeitstempel der Berechnung

[ Ersatzarchive erstelien

==
e ]
Abbrechen ‘

hife |
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Parameter Beschreibung

Berechnung im Folgearchiv

Werte in Folgearchivberechnung nur iibernehmen, | Selektieren Sie diese Checkbox, wenn Sie fir die
wenn folgender Statusfilter zutrifft Berechnung der Werte von Folgearchiven Statusbits
bericksichtigen mochten.

Die zusatzlichen Status werden

» im Archiveditor angezeigt

» beim Report angezeigt und kénnen auch gesetzt

werden

Definition der Status siehe im Kapitel
Statusverarbeitung

Hinweis: Wenn Sie die Checkbox aktivieren, missen
Sie mindestens ein Statusbit selektieren.

Zeitstempel in Folgearchiven setzten

Zeitstempel des Minimal-/Maximalwertes Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, wenn Sie als
Zeitstempel den des gefundenen Minimal-
/Maximalwertes verwenden méchten.

Zeitstempel der Berechnung Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, wenn Sie als
Zeitstempel den der Berechnung verwenden
mochten.

Ersatzarchiv

Ersatzarchive erstellen Aktiv: Fehlende Archivdateien bei nicht aktiver
Runtime werden beim nachsten Start der Runtime
erstellt.

Hinweis: Dazu muss die zyklische Aufzeichnung
ausgewahlt sein.

Inaktiv: Nur der aktuelle Zyklus wird aufgefullt.

ERSTELLEN EINES STATUSFILTERS
Durch Klick auf die Checkbox neben jedem angezeigten Status, kdnnen Sie fir jeden Wert des Archivs entscheiden,

ob er fiir das Folgearchiv herangezogen wird.

= Beispiel
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Im Folgearchiv sollen nur die Werte beriicksichtigt werden, bei denen das Bit NORM

gesetzt ist und bei denen INVALID nicht gesetzt ist.

Dazu setzten Sie bei NORM eine griine 1 und bei INVALID eine rote 1. Die Checkboxen

aller anderen Bits bleiben grau.

Sie kdnnen gesetzte oder ungesetzte Bits also explizit einschliefSen oder ausschlief3en.

Y Info

Nicht alle bei der Aufzeichnung gesetzten Statusbits werden auch visualisiert. Nicht
visualisierte Bits sind:

4

T_EXTERN (Statusbit 21)

T_INTERN (Statusbit 22)

INFO (Statusbit 26)

RES28 (Statusbits 28)

RES31 (Statusbits 31)

WR_ACK (Statusbit 40)

WR_SUC (Statusbit 41)

COTO (Statusbit 32) bis COT5 (Statusbit 37)

T_STD (Statusbit 30)

Nicht visualisierte Statusbits werden:

4

4

4

beim Speichern als TXT-Datei oder als XML nicht geschrieben
beim Ausdrucken nicht gedruckt

beim Rezeptgruppen-Manager nicht angezeigt

Eine Ubersicht iiber alle Statusbits finden Sie im Kapitel Statusbits
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6.3 Archivspalten in der Detailansicht

Das neu angelegte Archiv wird in der Detailansicht angezeigt. Folgende Spalten werden per Default
angezeigt:

Archive

Starten, beenden
Beginn
Abtastung
Auslagern
Chargen

Anzahl
geschatzte Grolle

Diese Spalten sind statisch und kénnen nicht geléscht werden.

6.3.1 Inkrementelles Suchen

Um die Inkrementelle Suche zu starten, klicken Sie in der Detailansicht auf eine Spalteniiberschrift. Die
selektierte Spalte wird durch das 'Fernglas'-lcon markiert. Sie konnen den Suchbegriff eingeben und der
Editor springt auf den passenden Eintrag.

7. Folgearchive definieren

Selektieren Sie das Archiv, von dem Sie ein Folgearchiv anlegen mochten und klicken Sie anschlieend
auf das Symbol fiir Folgearchiv neu in der Meniileiste. Sie konnen auch im Kontextmeni den Eintrag
Folgearchiv neu selektieren und so mit der Definition fir das Folgearchiv beginnen.

Wie auch beim Anlegen eines Archivs, begleitet Sie ein Assistent (auf Seite 22) bei der Erstellung des
Folgearchivs.
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7.1 Archiv- und Variablenauswabhl fiir Folgearchiv

Die folgenden Eigenschaften stehen lhnen zur Verfligung.

Vanzblenauswahl -

Werfiighare Archive

¥

L_oa
@ Intem BOOL_002
@ Intem REAL_001
@ Intem REAL_D02

Summe
Mithehwert
Minirnurn
Maimum

[ OK ] [ Abbrechen ] [ Hilfe




Parameter Beschreibung

Verfigbare Archive | Wahlen Sie aus den verfligbaren Archive die Variablen aus, die im
Folgearchiv bericksichtigt werden sollen. Mehrfachauswahl mit Strg oder
Umschalt.

Summe Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Addierung der Werte der
ausgewahlten Variablen in Abhangigkeit vom Speicherzyklus wiinschen.

Mittelwert Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie den Mittelwert der Werte der
ausgewahlten Variablen bilden méchten.

Minimum Aktivieren Sie diese Checkbox fiir die Minimumermittlung pro
ausgewahlter Variable.

Maximum Aktivieren Sie diese Checkbox fiir die Maximumermittlung pro
ausgewahlter Variable.

Die ausgewahlten Variablen und die entsprechenden Datenverdichtungsarten werden in der
Detailansicht der Archive angezeigt. Hier kénnen Spalten hinzugefiigt oder entfernt werden.

3 Projektmanager (===
=l Avbeitzbereich 'T:\WSPE_P » i "7'| LS | » | | )(| L =.f| (7]
=- [ HISTORIAN (Startpi
+-@% Yarisblen # Achive Starten, ... Bedginn
- Bilder i tuchivserver

+-83 | Funklionen = PF BA&, CHIY Mit Buntime  01.01.2009 00...

m&' Sprachtabelle +- 4 Yariablenliste

3} Auchivserver - 3A 54-54 Wit Rurtime  01.01.200300... E
+-[#] Rezepte i —->® Summe

\.{; Zeitsteuerung 3 B BA, Intern_B...
+-&g Programmigrschnitts B BA, Intern_B...

S straton (IEC 6113.. B BA Inten R

Scheduler B BA.Intem R

& Wemiegelungen +] & Mittehwert

4 Message Control - ¥ Mirimum

B Meniis - @ Masimum

# | Report Generator

8 Benutzervenualt..
T SAP Interface

+-I2) Dateien -

£

1 }

4 T 3 4
| .g Projektbaum Eggr~letzwerkto|:|ologie |

Zusatzliche Variablen kénnen auch direkt hier mittels Drag and Drop in ein Folgearchiv eingefligt
werden. Entweder einzelne Variablen werden aus der Variablenliste des Basisarchivs selektiert und dann
mit gedriickter linker Maustaste auf die gewiinschte Datenverdichtungsart eines zugehorigen
Folgearchivs gezogen, oder man zieht das gesamte Basisarchiv auf eine Datenverdichtungsart, wobei alle
seine Variablen zugeordnet werden.

Folgearchive werden von zenon automatisch auf die Archivierungsart bei Wertanderung gesetzt. Die
Archivierungsart kann nicht gedandert werden. Die Abtastrate ergibt sich aus der Lange des zugehdrigen
Basisarchivs. Die Werte der Variablen werden immer dann ins Folgearchiv eingetragen, wenn das
Basisarchiv beendet wird. Alle Eintrdge des Basisarchivs werden standardmaRig zur Berechnung
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herangezogen (d.h. auch INVALID-Eintrdge und Handwerte), wenn nicht in der Definition des
Basisarchivs unter Optionen anders eingestellt.

8. Chargenarchivierung

Die Chargenarchivierung ermoglicht lhnen, die Zuordnung von Chargenbezeichnungen zu einem Archiv
leicht durchzufiihren. Mithilfe der Chargenbezeichnungen kénnen Sie bei der Weiterverarbeitung der
Archivdaten z.B. im Erweiterten Trend oder im Report Generator beliebig filtern.

Zum schnelleren Zugriff auf die Chargenwerte im Chargenfilter wird nun ein Index dieser Daten pro
Archiv aufgebaut. Um die automatische Indizierung zu veranlassen ist die Checkbox Chargen indizieren
zu aktivieren. Der Index wird in der Datei <Kurzbezeichnung>.ARI abgelegt. Wenn ein Chargenarchiv
gespeichert wird, erfolgt auch ein Eintrag in die Indexdatei. Bei Auslagerung wird dieser Index ebenfalls
aktualisiert.

Fir die Auslagerung im ARX-Format wurde die zusatzliche Option internes Format geschaffen.

Werden Archive mit Dateioperationen geldscht, so ist eine Reindizierung mit der neuen Funktion Archiv
indizieren anzustof3en.

Der Index wird nur von Archivdateien im RT-Verzeichnis erstellt. Wenn vom Backupverzeichnis gelesen
wird, wird nach wie vor Archivdatei fiir Archivdatei eingelesen.

Mittels der Funktion Archiv indizieren (auf Seite 61) kann die Neuerstellung des Chargenindex fir ein
Archiv veranlasst werden. Der Aufbau der Indexdatei kann je nach Umfang der Archivdateien ein
zeitaufwendiger Vorgang sein. Damit die Runtime nicht blockiert wird, erfolgt dieser Aufbau im
Hintergrund. Wenn die Reindizierung noch nicht abgeschlossen ist, jedoch bereits Chargenwerte
benotigt werden, muss diese Anfrage warten bis der Vorgang fertig ist. Mit der Einstellung synchron
Ausfiihren wird bei der Funktionsausflihrung gewartet bis die Reindizierung fertig ist.
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8.1 Projektierung des Chargenfilters

Die Verwendung eines Chargenfilters wird in vielen Funktionen genutzt (Bildumschaltung, Export,
Drucken, etc.) und soll hier zentral dargestellt werden.

Chatgen

[ Filterry auf Chargen aktiv

Chargenfiler Abbrechen

Hilfe

0K

* nder Chargennamen getrennt durch ein Fipe
Zeicher:
L3dunloc23rBsulsnb2s8

Zeitfilter

Letzte abgezchlozzene Chargen 1

Auszerhalb
Won 10:00 - Biz 12:00
Zeitfilter

Charge1 Charge2 Charge3 Charged Charge5

Projektierbare Eigenschaften sind:



Parameter Beschreibung

Filter auf Chargen Aktivieren des Chargenfilters
aktiv Dieser Eintrag muss aktiviert sein, um die Archiv und Protokoll
Funktionen batch und batchnr verwenden zu kénnen.

Charge Chargenname auf den gefiltert werden soll.
*: alle Chargen im Zeitbereich
Chargel|Charge2: Liste von Chargen

Letzte abgeschlossene Die letzten X abgeschlossenen Archive werden angezeigt.

Chargen
Diese Einstellung funktioniert nur fiir Archive, aber nicht fir

AML und CEL.

Voraussetzung fir diese Einstellung: Filtern auf
Chargen aktiv wurde aktiviert.

Zeitgrenzen Definiert Zeitgrenzen fiir die Ubernahme von Chargen.

» AuBerhalb Chargen die teilweise im Zeitbereich liegen werden voll in die
Auswertung Gibernommen

» Innerhalb Chargen die teilweise im Zeitbereich liegen werden nicht in die
Auswertung ibernommen

» Von AuBerhalb Charge die teilweise am Beginn der Zeitgrenze liegt, wird voll in
die Auswertung Gbernommen; Charge die teilweise am Ende
der Zeitgrenze liegt, wird nicht in die Auswertung Gbernommen.

» Bis Auberhalb Charge die teilweise am Beginn der Zeitgrenze liegt, wird nicht
in die Auswertung libernommen; Charge die teilweise am Ende
der Zeitgrenze liegt, wird voll in die Auswertung Gibernommen.

» Abschneiden Variablen von Chargen die teilweise im Zeitbereich liegen
werden in die Auswertung ibernommen, wenn die Variablen im
eingestellten Zeitbereich liegen.

Siehe auch Kapitel Erweiterter Trend, Report Generator und Kapitel Bildtyp Archivnachbearbeitung (auf
Seite 73).
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9. Strings archivieren

Stringvariablen kénnen archiviert werden. Diese werden in eine Datei mit dem Namen
<Kurzbezeichnung><Zeit>.AVS abgelegt.

Diese Datei beinhaltet nur die Daten der Strings und bildet eine logische Einheit mit der ARX-Datei. In
der ARX-Datei ist vermerkt ob ein Stringarchiv vorhanden sein muss.

¥ Info

Wenn keine Strings im Archiv archiviert werden, wird kein ARS-Archiv erstellt.

Dateioperationen missen somit beide Dateien berticksichtigen. Fehlt die ARS-Datei so werden auch die
Daten aus der ARX-Datei nicht geladen.

Die Stringdaten werden in Unicode, mit dynamischer Datenlange abgelegt. Dies geschieht um
Speicherplatz zu sparen und ist unabhéngig von der definierten Stringlange. Im Datenrecord der ARX-
Datei wird die Position des String-Record in der ARS-Datei vermerkt. Annahmen, wo sich Strings im ARS-
Archiv befinden, sind nicht zul3ssig, da sie sich durch editieren in ihrer Position verdndern.

Bei den Variablenproperties wurde ein Ersatzwert fiir Strings eingefiihrt, um das Archivimmer mit
Werten versorgen zu kdnnen. Der String-Ersatzwert wird verwendet, wenn das Leitsystem (z.B zum
Auffiillen von zyklischen Archiven) einen Wert fir die String-Variable bendtigt, aber kein Wert
vorhanden ist. Wurde noch kein Wert lGbertragen, wird der definierte Ersatzwert verwendet, sonst der
der zuletzt giiltige Wert.

Im Editor wird bei der GroRRenermittlung fiir Archive immer davon ausgegangen, dass der String mit der
maximalen Stringlange archiviert wird.
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A Achtung

Andert sich die Lidnge einer zu archivierenden Stringvariable, so muss dieses
Datenfeld angepasst werden!

Die Anpassung kann entweder manuell mit einen
Datenbankadministrationswerkzeug erfolgen (z.B. Enterprise Manager fir MS-SQL
Server), oder mittels der Archivprojektierung. Im Editor muf bei allen betroffenen
Archiven auf die Registerkarte Speichern gewechselt, derVerbindungsstring zur
Datenbank gedffnet und der Dialog bestatigt werden. Beim SchlieSen des Dialoges
werden die Anderungen in der Datenbank durchgefiihrt.

Diese Anderungen durchfiihren bevor Anderungen in die Runtime iibernommen
werden (durch online nachladen oder durch Runtime Neustart). Ansonsten werden

ldngere Stringwerte abgeschnitten archiviert!
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10. Ausgabemoglichkeiten

Parameter Beschreibung
Report Generator Es kdnnen nun auch String-Archivdaten im Report ausgegeben werden
Erweiterter Trend Die Auswahl von Stringvariablen als Quelldaten ist unterdriickt.

DBF Aufzeichnung Wurde als Aufzeichnungsformat DBF gewabhlt, so erhdlt die Tabelle nun eine
zusatzliche Spalte mit dem Namen Strwer. Als Spaltenldange die langste zu
archivierende Stringvariable verwendet, maximal jedoch 255 Zeichen.

SQL Die Tabelle <Projektname>_<Kurzbezeichnung> hat zwei zusatzliche Spalten
bekommen:
GUID: char 36; Nimmt die Projekt-Guid der Variable aus einem fremden Projekt
auf oder ist NULL wenn im eigenen Projekt.
STRVALUE: varchar; Die Lange hangt von der langsten zu archivierenden
Stringvariable ab. Bei einem numerischen Kanal hat das Feld den Wert NULL.
Die Tabelle <Projektname>_VARIABLES hat eine neue Spalte bekommen.
GUID: char 36; Nimmt die Projekt-Guid der Variable aus einem fremden Projekt
auf oder ist NULL wenn im eigenen Projekt.
Eine zusatzliche Tabelle beinhaltet die dem Archiv zugehdrigen
Chargeninformationen. In dieser Tabelle befinden sich Informationen zu
Chargenname, Start- und Stopzeiten.

& Achtung

Wenn grofie Archivdaten angefordert werden, kann es zu Leistungseinbufen in der

Runtime kommen.

11. Ablauf der Archivierung

Zu beachten ist, dass die Ubertragung von Daten einige Zeit in Anspruch nimmt, so dass bei einem
Triggerereignis eine Wartezeit von mehreren Sekunden entsteht, abhangig von der Anzahl der Werte.

Ferner ist zu beachten, dass der PC asynchron zur SPS arbeitet, so dass nicht alle Triggerflags gleichzeitig
erkannt werden. Das kann zur Folge haben, dass Zeitverschiebungen bei den Daten auftreten. (Kann nur
bei Typ 1 auftreten).
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Eine Losung des Problems ist die Zeitstempelung in der SPS (Typ 2, Typ 3 und Typ 4).

Bei Typ 4 wird im Gegensatz zu den Typen 2 und 3 nur die Startzeit Gbergeben. Es ist darauf zu achten,
dass die Reihenfolge der Eintrage in Typ 4 genau umgekehrt zu Typ 1 erfolgt.

& Achtung

Beim Redundanzbetrieb erfolgt das Hochstufen des Servers erst dann, wenn alle Projekte
geladen und abgeglichen wurden. Da fiir die Datenpunkte von einem unterlagerten
Projekt keine Umschaltpuffer mitgefiihrt werden kénnen, sind diese Daten in der

Umschaltzeit des SB zum Servers und beim Nachladen nicht aktuell!

Y Info

Allgemeines (auf Seite 9)
SPS Datenformatierungen (auf Seite 10)
Header Beschreibung (auf Seite 11)

Typen Beschreibung (auf Seite 12)

12. Filterprofile

Filterprofile sind Filtereinstellungen, die der Anwender in der Runtime speichern kann. Zur Verwendung
der Filterprofile gibt es im Menil Kontrollelemente ein Untermenil Filterprofile mit folgenden
Elementen:
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Parameter Beschreibung

Filterprofile Profilverwaltung

Profilauswahl Gespeichertes Profil auswéhlen
(Dropdownliste)

Speichern Einstellungen als Profil speichern
(Schaltflache)
Léschen Profil I16schen (Schaltflache)

In der Runtime kdnnen nun die Filterbedingungen gedandert werden. Dann ist ein beliebiger, eindeutiger
Name fir die getroffenen Einstellungen in das Element Profilauswahl einzutragen. Mit der
Schaltflache speichern wird das Profil dann gespeichert und steht bei zukiinftigen Sitzungen zur
Verfligung.

Nicht mehr bendétigte Profile kbnnen nach Auswahl im Element Profilauswahl mit der Schaltflache
Loschen wieder geldscht werden.

13. Funktionen

In zenon stehen Ihnen mehrere Funktionen zur Verfliigung, um die Archivierung zu steuern.

13.1 Bildumschaltung - Archiv-Nachbearbeitung

Flr das Aufschalten eines Bildes des Bildtyps Archivnachbearbeitung (auf Seite 73) konnen die Filter im
Editor vorprojektiert werden (definiertes Archiv; Archiv mit vorselektierten Statusbits).

Y Info

Die Filtereigenschaften sind wéhrend der Runtime dnderbar.
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Filtername:

Iv3Erver
4 g BA - BASISARCHIV

[ Lesen vom Backupordner

[Archivauswahl -

Ca
 Abbrechen |

Format

@ Zeit
~ Yariable

) Unzortiert

Projektierbare Eigenschaften sind:

Parameter

Filter
Format
- Zeit

Variable

unsortier
t

Lesen vom
Backupord
ner

Beschreibung

Filterkriterien festlegen (Variablen, Wert, Status etc.)
Anzeigeformat und Sortierung der angezeigten Archiveintrage
Sortierung aller Eintrdage nach Datum und Zeit

Sortierung nach Variablenname

keine Sortierung

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Archive aus dem
Backupordern verwenden mdchten.

Nach der Markierung des Archivs kénnen die Filter ausgewahlt werden.

Y Info

Beachten Sie, dass Sie die gewiinschten ausgelagerten Archive erst in den Backuporder

kopieren miissen, bevor Sie iiber Lesen vom Backuporder darauf zugreifen

kénnen.

Beim Auslagern werden Archive im Order Ausgelagerte Archive gespeichert. Dieser

Ordner entspricht nicht dem Backupordner.

Die Ordner fiir die Dateiablage definieren Sie im Dialog Standard Einstellungen auf

der Registerkarte Ordner. Sie finden den Dialog unter Datei -> Allgemeine

Konfiguration -> Standard.



13.1.1 Filter

Die Option Filter 6ffnet einen Dialog mit drei Registerkarten:

» Archivfilter
> Zeit

» Chargen (auf Seite 51)

ARCHIVFILTER

Archivfilter | Zeit |Chargen

11 M O _DIREC  Milg OFF

(=4 M7 TIMECUT &I M_SORTAE
M3 M3 MAM_VAL  SPOMT FM_TR

114 MET_SEL  Mi14 IMWALID RM_TR
=1 REVISION MI15 T_CHE_A  ALT_WAL

»

Mame Kennung =

[ Intern_BOOL_001
[ Intern_BOOL_002
[ Intern_REAL_DO1
[ Intern_REAL_DOZ

[ Trbaen STOTRE 0N

m

Miniraurm Maxirmurn
Whert -1000 1000
{in Basiseinheit)

String Maske

*

Selekkion léschen
[ biesen Dialog zur Runtime anbieten
alle Eintrage

Projektierbare Filter und Kombinationen sind:



Parameter Beschreibung

Status Filterung auf bestimmte Statusbits

Variable Variablen, die aus dem selektierten Archiv aufgeschaltet werden sollen;
die Markierung erfolgt mittels Mausklick auf den Variablen

Wert (Minimum, Filterung aller Archivwerte, deren technische Werte zwischen einem
Maximum) Minimum und Maximum liegen

Fir die Archiveditierung sind die im Kapitel Bildtyp Archivnachbearbeitung (auf Seite 73) definierten
Speicherbegrenzungen (maximale DarstellungsgroRRe) zu bericksichtigen.

Die Auswahl von 'status’, 'Variablen' und 'min/max' kann nur erfolgen wenn die Option 'alle
Eigenschaften' im Dialog 'Filter' nicht gesetzt ist.

Hinweis Registerkarte Zeit: Wird als Zeitfiltertyp die Option Kein Zeitfilter, dann werden
werden zur Runtime alle Eintrage seit 1. 1. 2000 angezeigt.

13.2 Archiv beenden

Mit der Verwendung dieser Funktion wird ein im Onlinebetrieb aktuell laufendes Archiv beendet. Nach

dem Beenden des Archivs wird das im Archiv projektierte Archiv-Endescript ausgefihrt.

Geben Sie als Ubergabeparameter das zu beendende Archiv an. Die Projektierung der Funktion erfolgt

Uber eine Dialogmaske.

[Archivauswahl -

Werfiighare Archive

el

ASISARCHIY

OF ] | Abbrechen | | HilFe:

60



Vor der Verwendung der Funktion muss das Archiv im Editor mindestens angelegt worden sein. Die
Auswahl des Archivs erfolgt durch selektieren des Archivs in der Archiv-Auswahl und klick auf die
Schaltflache oxk.

In der Funktionsverwaltung wird hinter der Systemfunktion die Kurzkennung des Archivs als
Ubergabeparameter angegeben (z.B.: Archiv beenden [01]).

& Achtung

Achtung: Wird das Starten und Stoppen des Archivs iiber Start/Ende der Runtime (auf
Seite 27) definiert, kann das manuelle Stoppen oder Starten des Archivs (iber Funktionen

zu unerwiinschtem Verhalten der Runtime fiihren.

13.3 Archivindizieren

Diese Funktion dient dem nachtraglichen Indizieren von Chargen-Archiven (auf Seite 50). Dies kann nach
dem Léschen oder Andern von einzelnen Archiven sinnvoll sein.

Geben Sie als Ubergabeparameter das zu indizierende Chargen-Archiv an. Die Projektierung der
Funktion erfolgt liber eine Dialogmaske. Hier werden nur die projektierten Chargen-Archive angezeigt.

Werfiighare Archive

Vel
g7 BA - BASISARCHIY

Optionen

[T 5ynchron ausfihren

OF ] I Abbrechen I I HilFe:
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Parameter Beschreibung

Synchron Gilt nur fur die Ausfiihrung in einem Skript.

ausfihren
Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie mochten, dass die ndchste

Funktion erst startet, wenn diese abgeschlossen ist.

Y Info

Die Funktion Archive indizieren wirdimmer am prozessfiihrenden Server

ausgefiihrt.

13.4 Archiv starten

Mit der Verwendung dieser Funktion wird im Onlinebetrieb ein projektiertes Archiv gestartet. Nach dem
Starten des Archivs wird das im Archiv projektierte Archiv-Startscript ausgefihrt.

Geben Sie als Ubergabeparameter das zu startende Archiv an. Die Projektierung der Funktion erfolgt
Uber eine Dialogmaske.

[Archivauswahl -

Werfiighare Archive

el

ASISARCHIY

[ OF ] I Abbrechen I I HilFe: I

Vor der Verwendung der Funktion muss das Archiv im Editor mindestens angelegt worden sein. Die
Auswahl des Archivs erfolgt durch selektieren Archivs in der Archiv-Auswahl und klick auf die
Schaltflache oxk.
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In der Funktionsverwaltung wird hinter der Systemfunktion die Kurzkennung des Archivs als
Ubergabeparameter angegeben (z.B.: Archiv starten [01]).

i Achtung

Achtung: Wird das Starten und Stoppen des Archivs iber Start/Ende der Runtime (auf
Seite 27) definiert, kann das manuelle Stoppen oder Starten des Archivs iiber Funktionen

zu unerwiinschtem Verhalten der Runtime fiihren.

13.5 Aktive Archive anzeigen

Diese Funktion zeigt in der Runtime ein vordefiniertes Systemfenster der aktuell aktiven Archive an. Das

Systemfenster wird permanent im Vordergrund angezeigt.

Aktive-Archive

00_00(PRO) Verlassen

13.6 Archive exportieren

Mit der Verwendung dieser Funktion werden die aufgezeichneten Eintrage eines Archivs auf eine Datei

exportiert.

Als Ubergabeparameter sind die Dateiprojektierung (Name, Pfad, Formatierung etc.), das Archiv und der
Zeitfilter anzugeben. Die Projektierung der Funktion erfolgt Gber eine Dialogmaske.
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Archiv I Zeit I Ehargen|

Exportformat Exportierte Spalten Optionen

@ dBaze [T ariablenname [+ [ Diesen Dialog zur Runtime anbisten Bt
. [T Kennung (1)

sy [t (] [ Archive vom Backupordner einlesen e
1 HEML [ Einteit (1) Alz Unicode exportieren =
_ [ Status [5)
D SaL [ Datum (D)
[C]Zeit 21
Export in D atei
[ ateiname

[ Dateinamen automatisch generiersn
Fostfix

Eingestellter Exportardner
C:\wSPE_PRJAEEDNHIS T ORIANAE xportard,

E=port in SOL-Datenbank.
D atenbankverbindung

Tabelle

Projektierbare Eigenschaften sind:

Parameter Beschreibung

Allgemein Festlegen des entsprechenden Dateinamens fiir den Archivexport
(auf Seite 66)

Archiv (auf Auswahl des Archivs

Seite 69)
Zeit Festlegung des entsprechenden Zeitbereiches mit Zeitformat und
Zeittyp
Chargen Auswahl der gewiinschten Chargen
Y Info

Wenn Sie ein aktives Chargenarchiv exportieren, wird als Endzeit der Zeitpunkt des
Exports eingetragen. Als Chargenname wird der aktuelle Wert der Chargenvariablen

verwendet.

Bitte beachten Sie, dass diese Werte nicht den Werten des beendeten Chargenarchivs

entsprechen miissen.
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SPEICHERUBERPRUFUNG BEIM RUCKLESEN

Beim Riicklesen von gespeicherten Archiven wird der vorhandene Speicher Giberprift.

sQL

Sind weniger als 10% des im System vorhandenen Speichers frei, wird das Einlesen der Daten aus dem
SQL-Server abgebrochen.

ARX-DATEIEN
Vor dem Einlesen von Archivdateien (*.arx) wird der zur Verfiigung stehende Platz tiberpriift. Das

Einlesen wird abgebrochen, wenn:

» weniger als 10% des im System vorhandenen Speichers frei sind
» diein der project.ini definierte GroRe flr den reservierten Speicherbereich (SPEICHER=)
Uberschritten wird

Das Abbrechen wird (iber eine Fehlermeldung im Diagnose Viewer dokumentiert.

& Achtung

Werden in der Archivierung Dateien erzeugt, die entweder den in der project.ini
reservierte Speicherplatz oder die 10%-Regel iiberschreiten, kénnen diese Dateien nicht

mebhr eingelesen werden.

XML-EXPORT

Die Spalten Variablenname (V) und Kennung (l) enthalten nur den entsprechenden Namen der Variablen
bzw. die Kennung der Variablen. In dlteren zenon Versionen wurde in der Spalte Variablenname auch
Informationen z.B. (iber die Verdichtungsart bei Folgearchiven gespeichert. Beachten Sie, dass es
deshalb zu Inkompatibiltitat beim XML-Export von alteren Versionen im Vergleich zur aktuellen Version
kommen kann.
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13.6.1 Allgemein
Fiir das Exportieren der Daten auf eine Datei sind die Dateioptionen und -eigenschaften anzugeben.

CBligemein | Archiy I Zeit I Ehargen|

Exportformat Exportierte Spalten Optionen
@ . . . . ]
2 dBaze [T ariablenname [+ [ Diesen Dialog zur Runtime anbisten Bt
_ [T Kennung (1)

| C5W [ Archive vom Backupordner einlesen

e e
(70 HML [ Einteit (1) Alz Unicode exportieren =
_ [ Status [5)
©sa [ Datum (D)
[C]Zeit 21

Export in D atei
[ ateiname

[ Dateinamen automatisch generiersn

Fostfix

Eingestellter Exportardner
C:\wSPE_PRJAEEDNHIS T ORIANAE xportard,

E=port in SOL-Datenbank.
D atenbankverbindung

Tabelle

Projektierbare Eigenschaften der Dateiprojektierung sind:



Parameter

Exportformat

dBase

Ccsv

XML

SQL

Exportierte Spalten

Variablenname (V)
Kennung (I)

Wert (W)

Einheit (U)
Status (S)

Datum (D)

Zeit (2)

Optionen

Diesen Dialog zur Runtime
anbieten

Archive vom Backupordner
einlesen

Als Unicode exportieren

Beschreibung

dBase IV - Datei (*.dbf)
Achtung: DBF-Dateien mussen:

» in der Benennung dem 8.3 DOS Format fiir Dateinamen
entsprechen (8 alphanumerische Zeichen fiir Name, 3 Zeichen

Erweiterung, keine Leerzeichen)
» nahe am Stammverzeichnis (Root) abgelegt werden

CSV-Textdatei (*.txt)

Aufbau (-> steht fur Tabulator):
Name -> Kennung -> Wert -> Einheit ->
(Status_HI_DWORD)(Status_LO_DWORD) -> Sekunden

XML - Datei (*.xml)
Auslagerung in eine SQL Datenbank

Hinweis: Der Export in eine SQL-Datenbank ist nur méglich,
wenn Sie die entsprechende Lizenz fiir den Editor und die
Runtime haben.

Variablenname
Variablenkennung
aufgezeichneter technischer Wert
zugehoriger Einheit

zugehoriger Variablenstatus
zugehoriger Datumsstempel

zugehoriger Zeitstempel

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der Dialog beim
Aufschalten des Bildes in der Runtime angezeigt.

Archive fiir den Export werden aus dem Backupordner gelesen.

Nur verfiigbar, wenn Sie bei Exportformat CSV selektiert haben.
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Export in Datei

Dateiname

Dateinamen automatisch
generieren

Name

MM

YYY

Dateinamen aus
Chargennamen generieren

Postfix

Eingestellter Exportordner

Export in SQL-Datenbank

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die exportierte Datei in
Unicode (UTF-16) gespeichert.

benutzerdefinierter frei vergebbarer Dateiname (Datei wird
immer auf gleichen Namen exportiert)

Hinweis: Der Name darf keine Sonderzeichen enthalten. Das
Eingabefeld wird unsichtbar, sobald Sie die Option
Dateiname automatisch generieren aktiviert
haben.

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der Dateiname aus einer

Kurzkennung, einer Benutzerkurzkennung und einem
Tagesschliissel automatisch generiert.

JIMTHMM.yyy mit

Jahr (einstellig: 1..9, A, B, C, ...)
Monat (einstellig: 1..9, A, B, C, ...)
Tag (einstellig: 1..9, A, B, C, ...)
Stunde (einstellig: 1..9, A, B, C, ...)
Minuten (zweistellig)

Dateityp (DBF, TXT, XML)

Nur sichtbar, wenn Sie die Option Dateiname
automatisch generieren aktiviert haben.

Dateiname wird aus Chargennamen generiert

Hinweis: Wenn Sie diese Option wihlen, missen Sie darauf
achten, dass der Chargenname keine Sonderzeichen enthalt.

freie Kennung (ASCII - 29 Zeichen); wird automatisch an den
Dateinamen angehangt.

Hinweis: Nur bei gesetzter Option Dateinamen
automatisch generieren

Anzeige des eingestellten Exportordners.

Anderung unter dem Meniipunkt Datei-> Allgemeine
Konfiguration -> Standard Registerkarte Ordner Exportierte
Archive.
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Datenbankverbindung Bei Auslagerung in eine SQL-Datenbank kann hier die zu
verwendende Datenbank angegeben werden.

Hinweis: Der Export in eine SQL-Datenbank ist nur moglich,
wenn Sie die entsprechende Lizenz fur den Editor und die
Runtime haben.

Tabelle Bei Auslagerung in eine SQL-Datenbank kann hier die zu
verwendende Tabelle angegeben werden.

Hinweis: Der Export in eine SQL-Datenbank ist nur moglich,
wenn Sie die entsprechende Lizenz fur den Editor und die
Runtime haben.

13.6.2 Archiv

Nach der Dateiprojektierung ist das zu exportierende Archiv anzugeben.

] §|Zeit IEhargen|
s tuchi
Auswahl eines Archive:

B sichivserver Abbrechen
¥ BA - BASISARCHIV
Hilfe
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Y Info

Das zu exportierende Archiv wird durch die Anwahl mit der Maus markiert. Vor der

Verwendung der Funktion muss das Archiv im Editor mindestens angelegt worden sein.

In der Funktionsverwaltung wird als Ubergabeparameter die Kurzbezeichnung angezeigt (z.B.: Archiv
exportieren ([auto] 01 [T]ascii).

14. Bedienung wahrend der Runtime

Wahrend der Runtime wird der Bildtyp Archivnachbearbeitung (auf Seite 73) tUber einen Funktionsaufruf
(z.B. Button) gedffnet. Es wird die Onlinemaske des im Editor vordefinierten Bildes aufgeschaltet.

¥ SCREEN_ArchiveRevision - HISTORIAN = | =S
|

.« ——  Fiter options . Optons.

| -Mumberof values - - Archive status - Numberof LBts  Shortname - oo oc oo

e I I Ii I

[Myp: LISTBOX B
D: 10003 - RERREN! |

Fiterprofle  © 0 0 000
Frofile selection
[Fyp: COMBOBOX
D: 10201

Die moglichen Onlinebedienungen sind:
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Parameter

Offnen
Schliefen
Speichern
Bearbeiten
Einfigen
Loschen
Auswahl
Fenster

Drucken

Beschreibung

anderes Archiv 6ffnen und Filterbedingungen setzen

aktuell gedffnetes Archiv schlielen

gedndertes Archiv speichern und Folgearchive auf Anfrage aktualisieren

selektierten Archiveintrag bearbeiten Wert andern, Statusanderung nach Handwert

Archiveintrage in die entsprechenden Archivdateien einfliigen! Sind fiir diesen Zeitbereich keine Archivdateie
Archiveintrag l6schen

Auswahlen mehrerer Archiveintrage und Markieren dieser Eintrage fiir Bearbeitungsmodus

Eine Dialogbox zur Ansicht der Archiveditierungsliste wird gedffnet. Hier konnen die Spaltenbreiten fiir die A

Ausdruck der aufgeschalteten Archivinformation

Beim Ausdruck des Archivs wird die Datei ARV _G. FRM mit den entsprechenden Schliisselworten
verwendet. Der zyklische Teil wird mit %% eingeschlossen. Die Datei muld im Installationspfad abgelegt

sein.

Schlisselworte

- @HEADZEIT

Datums-Zeitstempel des Archivs

- @ARCHIVNAME | Name des Archivs

- @DATZEIT

Datums-Zeitsstempel des Archiveintrages

- (@KANALNAME Variablenname des Archiveintrages

- QWERT

- QEINHEIT

- @AMELDUNG

- @STATUS

Wert des Archiveintrages
Einheit des Archiveintrages
Zustandstext des Archiveintrages

Statustext des Archiveintrages
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# Beispiel

ARV_G.FRM

@HEADZEIT @ARCHIVNAME
Seite: @SEITE -----------—--—--

Datum/Zeit TTA Wert Einheit Zustandstext Status

%%
@DATZEIT @ KANALNAME @ WERT @EINHEIT @AMELDUNG @STATUS
%%

Die Buttons werden entsprechend ihrer Funktion freigegeben und gesperrt. Uber den Buttons sind
Felder mit der Anzeige fiir

Parameter Beschreibung

Archivname Kurzkennung des aktuell gedffneten Archivs

Anzahl der Gesamtanzahl der dargestellten Eintrage der Prozessvariablen
Eintrage (nach Filterbedingung!)

Anzahl gestorte Anzahl von Archiveintragen mit Status INVALID

Als Summenibersicht flr die eingestellten Filter und des Bearbeitungszustandes kann die Filterlistbox
genutzt werden.
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Soll ein anderes als das in der Funktion hinterlegten Archivs gedffnet werden, kann mit der Betatigung
des Button Offnen die Archivauswahlmaske mit den Einstellungen fiir Sortierung und Filterbedingungen
aufgeschaltet werden.

[Archivauswahl -
Filtername: oK
A Abbrechen

Filter...

YET
¢ BA - BASISARCHIY

i

[

Hilfe

Format

@ Zeit
‘W ariable

Unsartiert

Lezen vom Backupordner

Ist ein Archiv gedffnet und dargestellt, konnen die Archivwerte gedndert werden.

14.1 Bildtyp Archivhachbearbeitung

Der Bildtyp Archiv-Nachbearbeitung dient zur tabellarischen Onlinedarstellung und -editierung von
gespeicherten Archivwerten. (Ndhere Informationen zu den vordefinierten Bildtypen finden Sie im
'‘Bilder / Vordefinierte Bildtypen'.)

& Achtung

Flir die Verwendung der Funktion muss das Archivmodul lizenziert sein.

Das Anlegen des Archiv-Editorfensters erfolgt im Editor durch das Anlegen eines neuen Bildes der
Bildtyp Archiv-Nachbearbei tung.

Nach dem Offnen des Bildes wird ein leeres Bild aufgeschaltet und in der Meniizeile wird die
Dropdownliste Kontrollelemente gefiillt.

Mit Hilfe der Kontrollelemente kénnen die Bedienelemente fir das Fenster im Bild angeordnet werden
(im Editor nur zweidimensionale Darstellung). Die Funktionselemente werden in Buttons (fur
Onlinebedienung), Listen (Darstellung der/s Archive/s und Filterbedingung) und Anzeigeelemente
(Darstellung von Informationen zur Archivwertausgabe) unterschieden.

Kontrollelemente sind:
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Parameter

Vorlage einfiigen

Buttons
Offnen
Schliefen
Speichern
Bearbeiten
Einfigen
Loschen
Auswahl
Spalten
Drucken
Listen
Archivlistbox
Filterlistbox
Anzeige
Anzahl Werte
Anzahl INVALID
Anzeige Kurzbez.
Archiv aktiv
Profile

Profilauswahl

Beschreibung

Offnet den Dialog zur Auswahl einer Vorlage fiir den Bildtyp.

Vorlagen werden mit zenon mitgeliefert und kénnen auch individuell
selbst erstellt werden.

Vorlagen fiigen vordefinierte Kontrollelemente an vordefinierten
Platzen im Bild ein. Nicht benotigte Elemente kénnen nach dem
Anlegen auch einzeln entfernt werden. Zuséatzliche Elemente werden
aus der Dropdownliste ausgewahlt und im Bild aufgezogen. Elemente
kénnen im Bild verschoben und individuell angeordnet werden.

vordefinierte Bedienelemente

neues Archiv zur Anzeige bringen
aktuelles Archiv abwahlen
Anderungen im Archiv speichern
selektierte/n Wert/e bearbeiten
neue Werte ins Archiv einfligen
Werte aus dem Archiv |6schen
Filterkriterium fir Markierung setzen
Spalteneinstellung

Darstellung drucken

Darstellung der Archive

Darstellung des Filterkriteriums

gelesene Werte

gelesene Werte, die mit INVALID-Bit (Statusbit) markiert sind
Archivkurzbezeichnung anzeigen

aktueller Verarbeitungszustand des Archiv (aktiv, inaktiv)
Profilverwaltung

Gespeichertes Profil auswahlen
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Speichern Einstellungen als Profil speichern

Léschen Profil I16schen

Y Info

Ein Dezimalwert kann sowohl mit 'Komma' als auch mit 'Punkt' angegeben werden, das

Dezimalzeichen wird automatisch in einen 'Punkt' umgewandelt.

Mit der Betatigung des Meniipunktes befault im Pulldownmenii Kontrollelemente werden alle
Kontrollelemente mit Standardwerten auf vordefinierte Positionen geladen.

¥ SCREEN_ArchiveRevision - HISTORIAN = | =S
r—|
RS Fleroptiony ittt optons
Ellul‘nel of values EAICl'Ne status Number of |-Bits. Short name
[Fyp: LISTBOX
D: 10003

Filter profie
Frofile selection
Fyp: COMBOBOX
D: 10201

Die Anderung der Kontrollelemente in GréRe, Ausrichtung und Anordnung sowie der verwendeten
Benutzerschriftart ist moglich. Die eingestellte Schriftart wird erst im Onlinebetrieb dargestellt. Es
konnen Elemente, die in der Onlinedarstellung nicht benétigt werden (oder nicht vorhandensein
diirfen), aus dem Bild geldscht werden (z.B. Offnen, Léschen, Speichern etc). Das Hinzufiigen anderer
Dynamische Bildelemente und Vektor Bildelemente ist ebenfalls moglich.

Das Aufschalten des Bildes mit der Archiveditierungsfunktion im Onlinebetrieb erfolgt Gber die
Verwendung der Funktion Bildumschaltung - Archiv-Nachbearbeitung (auf Seite 57).
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14.1.1

Filter bei Bildumschaltung

Wenn Sie ein Bild vom Typ Archiv-Nachbearbeitung aufschalten, wird Ihnen folgender Filter angezeigt.

Wurde bei der Projektierung als Zeitfiltertyp die Option Kein Zeitfilter gesetzt, dann werden

werden zur Runtime alle Eintrage seit 1. 1. 2000 angezeigt.

Chargenfiter |

¥o-o

Chargenname

hugo
franz
ke

mark
ahuge
markaurel
markimark

Startdatum

17.06,2010
17.06,2010
17.06,2010
17.06,2010
17.06.2010
17.06.2010
17.06.2010

Startzelt 4 Enddatum

09:52:58
09:58:22
10:00:04
10:04:41
10:10:21
10:11:32
10:21:01

17.06.2010
17.06,2010
17.06.2010
17.06,2010
17.06.2010
17.06.2010
17.06.2010

Endzeit

09:58:15
09:59:57
10:04:19
10:09:49
10:11:19
10:20:43
10:34:06

Dauer

0T 00:05:17
0T 00:01:35
0T 00:04:15
0T 00:05:08
0T 00:00:58
0T 00:09:11
0T 00:13:05

[ comel |
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Parameter

Chargenfilter

Chargenname

Startdatum

Startzeit

Enddatum

Endzeit

Dauer

Beschreibung

Auf der linken Seite kdnnen Sie aus den verfligbaren Archiven das gewiinschte

auswahlen. Auf der rechten Seite werden Ihnen die verfligbaren Chargen angezeigt.

Sie haben die Moglichkeit dort die Chargen zu filtern.

In dieser Spalte werden Ihnen die Namen aller verfiigbaren Chargen angezeigt.
Durch einen Linksklick auf den oberen Teil der Kopfzeile, sortieren Sie die Chargen
alphabetisch aufsteigend oder absteigend.

Im unteren Teil der Kopfzeile konnen Sie eine Zeichenfolge eingeben. Nur Chargen
mit der jeweiligen Zeichenfolge werden angezeigt.

In dieser Spalte wird lhnen das Startdatum aller verfligbaren Chargen angezeigt.
Durch einen Linksklick auf den oberen Teil der Kopfzeile, sortieren Sie die Chargen
aufsteigend oder absteigend. Dabei werden Chargen mit dem gleichen Datum nach
der Startzeit sortiert.

Im unteren Teil der Kopfzeile kdnnen Sie das Startdatum manuell festlegen oder
mithilfe des angezeigten Kalenders auswahlen.

Nur verfiigbar, wenn Sie ein Startdatum eingeben.

In dieser Spalte wird Ihnen die Startzeit aller verfligbaren Chargen angezeigt. Durch
einen Linksklick auf den oberen Teil der Kopfzeile, sortieren Sie die Chargen
aufsteigend oder absteigend.

Im unteren Teil der Kopfzeile kdnnen Sie die Startzeit manuell festlegen.
Hinweis: '*' bedeutet 0:00:00 Uhr.

In dieser Spalte wird Ilhnen das Enddatum aller verfiigbaren Chargen angezeigt.
Durch einen Linksklick auf den oberen Teil der Kopfzeile, sortieren Sie die Chargen
aufsteigend oder absteigend. Dabei werden Chargen mit dem gleichen Datum nach
der Endzeit sortiert.

Im unteren Teil der Kopfzeile kdnnen Sie das Enddatum manuell festlegen oder
mithilfe des angezeigten Kalenders auswahlen.

Nur verflgbar, wenn Sie ein Enddatum eingeben.

In dieser Spalte wird Ihnen die Endzeit aller verfligbaren Chargen angezeigt. Durch
einen Linksklick auf den oberen Teil der Kopfzeile, sortieren Sie die Chargen
aufsteigend oder absteigend.

Im unteren Teil der Kopfzeile kdnnen Sie die Endzeit manuell festlegen.
Hinweis: '*' bedeutet 23:59:59 Uhr.

Diese Spalte zeigt Ihnen die Dauer aller verfligbaren Chargen an. Sie dient nur der
Anzeige.
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¥ Info

Es werden auch noch nicht abgeschlossene Chargen angezeigt, falls sie den Filterkriterien

entsprechen.

Y Info

Der Wert der Chargenvariable wird beim Beginn der Charge sowohl in die Index-Datei

also auch in den Header der ARX-Datei geschrieben. Bei jeder Anderung dieser Variable

werden diese Eintriige angepasst. Beim AbschliefSen der Charge wird der aktuelle Wert

der Chargenvariable endgiiltig in die Index-Datei und in den Header geschrieben.

Erst wenn eine Charge abgeschlossen ist, ist der Chargenname festgeschrieben.

14.2 Arbeiten mit der Archivierung

Wahrend der Runtime stehen folgende Funktion fiir die Archivsteuerung und -Gberwachung zur

Verfligung.

Parameter

Archiv starten (auf
Seite 62)

Archiv beenden
(auf Seite 60)

Archive aktive (auf
Seite 63)

Archiv indizieren
(auf Seite 61)

Beschreibung

Starten des im Editor hinterlegten Archivs

Beenden des im Editor hinterlegten Archivs

Kontrollfenster fur die Darstellung der aktuell laufenden Archive

Nachtrégliches Indizieren von Chargen-Archiven (auf Seite 50).
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Y Info

Das laufende Archiv schreibt die aufgezeichneten Daten in ein Alpha-Archiv (kk.ARX; kk -
Kurzkennung des Archivs). Wird das Archiv (iber das System beendet (Funktion Archiv
beenden (auf Seite 60)) wird die Datei auf einen anderen Namen umkopiert. Wird die
Runtime undefiniert beendet (Stromausfall), bleibt das Alpha-Archiv erhalten. Ist das
Archiv als zyklisches projektiert, wird es beim Neustarten der Runtime mit Ersatzwerten
fiir den fehlenden Bereich im aktuellen Intervall aufgefiillt. Wurde noch kein Wert
tibertragen, wird der definierte Ersatzwert verwendet, sonst der der zuletzt giiltige Wert.

Vorhandene Eintrége werden nicht iiberschrieben.

14.2.1 Werte editieren

Die Eintrage der Archivwerte konnen durch Doppelklick auf einem Wertfeld oder durch die Betatigung
des Button Bearbeiten bei markierten Werten gedndert werden. Es wird die Eingabe des neuen Wertes
verlangt.

Archiv Bearbeiten E3
Wert:
|100 Abbruch I

Zeit [TT.MM.JJJJ HH:MM:SS]:

o [i2 [ & [ P [ 5

Wurden ein oder mehrere Werte gedandert, wird der Status des Eintrages um Handwert erweitert.
Gleichzeitig schlagt die Farbe im Spaltenkopf von Blau nach Rot um und der Button speichern wird
freigegeben. Die Markierung wird zuriickgenommen.
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14.2.2 Auffillen von Werten

Fiir das Auffillen von geschlossenen, nicht aktiven Archiven mit fehlenden Werten ist der Button
Einfiigen zu betétigen. Es wird die Eingabemaske aufgeschaltet.

Einfugen Wert E3

Nach selektiertem Wert einfligen

Wert: [100 0K

Anzahl: |1 Zyklus: IE‘D Abbruch I

Datum: [0 [12 [1557 Zeit I*_ITIT

Variablen:

» Ist ein Archiveintrag markiert, kann die Anzahl der Werte und der Wert fiir eine auszuwahlende
Prozessvariable des Archivs angegeben werden. Alle Eintrage bekommen beim Einfligen den

gleichen Zeitstempel.

» Ist kein Eintrag markiert, kann neben Wert und Anzahl der Startzeitpunkt fir das Auffiillen und

der Zyklus (in Sekunden) festgelegt werden.

Einfigen Wert E3

Archivwerte neu anlegen

Wert: [100 OK

Anzahl: |1 Zyklus: IE‘D Abbruch I

Datum: W l7 I1 997 | Zeit: |9_ |2_ IF

Variablen:

Modus
Obergrenze
Schiittweite
Untergrenze

Wurden ein oder mehrere Werte gedandert, wird der Status des Eintrages um Handwert erweitert.
Gleichzeitig schlagt die Farbe im Spaltenkopf von blau nach rot um und die Schaltfliche speichern wird
freigegeben. Die Markierung wird zuriickgenommen.
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14.2.3 Werte loschen

Sollen ein oder mehrere Archiveintrage aus dem Archiv geléscht werden, sind die Zeilen mit der Maus
oder dem Button auswahl zu markieren und der Button Léschen ist zu betédtigen. Es wird eine
Abfragemaske aufgeschaltet.

ZENRT32 BA|

{!E 601 Werlle) wiklich lGschen?

Soll der Wert endgliltig geloscht werden, ist der Button ga zu betatigen, andernfalls der Button Nein.

14.2.4 Werte ins Archiv speichern

Aktuelle und nicht gespeicherte Anderungen im Archiv werden durch eine rote Kopfzeile symbolisiert.
Die Werte werden nach der Anwahl des Button speichern in das Archiv gespeichert. Sind Folgearchive
dem aktuell bearbeiteten Archiven zugeordnet, so werden die Folgearchive (auf Seite 47) automatisch
aktualisiert.

14.2.5 Tabellendarstellung festlegen

Fiir die Formatierung der Listenausgabe kann im Onlinebetrieb der Button Fenster betdtigt werden.

Spaltenbreite 7 Schrift ‘
Datum: OK |
Variable: |1 0 Abbruch
Wert: h 0 Standard |
Text: I1D
T
Status: |15 ‘
Schrift: | Systemschrift _'_J
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14.2.6 Mehrfachauswahl von Werten
Fiir die Mehrfachauswahl von Werteintragen wird der Button auswahl betatigt.

Filter [ X}

Archivfilter | Zeit I

OK I
ST_M1 ST_MB LAUF ST_16 N_AKT |

ST M2 ST_M7  LZU GA NSORT Abbruch
ST_M3  ST_M8 HWERT SPONT  SM_TR
ST_M4  SELEC  ST_14  IBIT LM_TR
ST_M5  REV ST15  SOAWI  EWERT

Untergrenze
Wert

Minimum: Masimum: [ Selektion Loschen
Wiwet  [o [65535 I mit Fiterdialog

™ alle Eintrége

Die Checkbox alle Eintrage suggeriert alle Variablen. Ein Aktivieren dieser Checkbox deaktiviert die
Variablenselektion und wirkt auf den Zeitfilter.

Wahrend der Runtime werden nach der Definition der Filterbedingungen die Archiveintrage dunkel
hinterlegt.

Zustand gesamt (3876
S r— gesto
Offnen... SchlieBen Bearbeiten... Fenster... ‘wort100/004 =
wort100/005
Speichern Loschen Einfiigen... Auswahl... |]|ab Tag: 05.01.98 01:00:00 =
atum { Zeit Variable Werl Text Einheit Status
05.01.98 01:00:00.024 wort100/000 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:00:00.024 wort100/001 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:00:00.024 wort100/002 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:00:00.024 wort100/003 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:00:00.024 wort100/004 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:01:00.024 wort100/000 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:01:00.024 wort100/001 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:01:00.024 wort100/002 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:01:00.024 wort1007003 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:01:00.024 wort100/004 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:02:00.024 wort100/000 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:02:00.024 wort1 007001 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:02:00.024 wort100/002 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:02:00.024 wort1007003 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:02:00.024 wort100/004 5.00 Einheit SPONT
8 0 0
05.01.98 01:03:00.024 wort100/000 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:03:00.024 wort100/001 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:03:00.024 wort100/002 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:03:00.024 wort100/003 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:03:00.024 wort100/004 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:03:00.408 ort100/00 49.00 0
05.01.98 01:04:00.024 wort100/000 5.00 Einheit SPONT
05.01.98 01:04:00.024 wort100/001 5.00 Einheit SPONT
TRy eanman - an P anaver
Systemtreiber I Variablen I Alarmliste I Tabelle l treiber I 11:47:32

Stantbild__| Rezepte | CEL | archedit__| 05.01.98



Sollen die Markierungen zurlickgesetzt werden, ist in der Maske Auswahl die Option kein Eintrag zu
setzen.
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