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1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe 

ALLGEMEINE HILFE 

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wünsche für Ergänzungen haben, wenden 

Sie sich bitte per E-Mail an documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com). 

 

 

PROJEKTUNTERSTÜTZUNG 

Unterstützung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per 

E-Mail an support@copadata.com (mailto:support@copadata.com) erreichen. 

 

 

LIZENZEN UND MODULE 

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen benötigen, sind unsere Mitarbeiter unter 

sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com) gerne für Sie da. 

 

2. Netzwerk 

zenon Netzwerke lassen sich sehr schnell und sicher einrichten und konfigurieren. 

zenon im Netzwerk ermöglicht Ihnen: 

 den Aufbau von verteilten Systemen (Dezentralisierung)  

 gleichzeitiges Arbeiten auf mehreren Stationen (siehe Verteiltes Engineering) 

 vollwertigen Zugriff auf Projektierung und Runtime von verschiedenen Rechnern 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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 Nutzung von Webserver und Webclient für mobilen Zugriff 

 Überblick von allen Arbeitsplätzen aus  (Aktionen wie Quittieren von Alarmen an einem 

Arbeitsplatz sind bei allen anderen sichtbar) 

 zentrales Protokollieren und Archivieren 

Als Netzwerktopologien (auf Seite 15) unterstützt zenon Client-Server,  (auf Seite 17)Multi-Server  (auf Seite 

23)und Multi-Client-Multi-Server.  (auf Seite 25) 

  Lizenzinformation 

In Standardlizenz für Editor und Runtime enthalten. 

EINFACHE VERWALTUNG DES ZENON NETZWERKS  

Die durchdachte Netzwerkfunktionalität von zenon ermöglicht es, Projekte auf unterschiedlichen 

Servern einzusetzen und sehr effizient komplexe Netzwerkkonstellationen (auf Seite 15) zu erstellen. Die 

einzelnen Stationen können so konfiguriert werden, dass dabei nur die Projektinhalte sichtbar sind, die 

für die Tätigkeiten an diesem Ort nötig sind. Der zenon Editor unterstützt Anwender dabei, das 

Netzwerk zu verwalten.  

Die integrierte Topologieverwaltung (auf Seite 74) stellt die Zusammenhänge der einzelnen Projekte mit 

den zugehörigen Servern grafisch dar. Eine Prüfroutine kontrolliert die konfigurierte Struktur auf 

Vollständigkeit und Konfigurationsfehler. Projektierungsfehler sind schnell ermittelt. Mit den 

Netzwerkknotenfunktionen prüft zenon auch, ob die gewählte Netzwerktopologie grundsätzlich 

funktionieren kann.  

  Info 

Beachten Sie bei Netzwerkprojekten, auf welchen Rechnern Module und Funktionen (auf 

Seite 110) verwaltet und ausgeführt werden.  

Innerhalb eines Netzwerkes überträgt zenon Daten standardmäßig spontan – und ist damit schon für 

den Einsatz im WAN optimiert. Je nach Konfiguration empfiehlt sich auch, den Watchdogverkehr (auf 

Seite 13) zwischen Client und Server einzuschränken. Die Kommunikationsstrecke zwischen Client und 

Server kann automatisch geschlossen werden. Die Router bauen nur dann eine Verbindung auf, wenn 

wirklich ein Datenaustausch notwendig ist. 

H_29839
H_29839
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Der zenon Webserver ermöglicht den Zugriff auf die Runtime per Intranet oder Internet. Dafür sind 

keine Projektanpassungen erforderlich. Der Zugriff erfolgt über den Webclient. Dieser bietet dasselbe 

Look & Feel wie die zenon Runtime. zenon WEB Server steht zur Verfügung als: 

 zenon WEB Server: Reine Beobachtungsfunktionalität 

 zenon WEB Server Pro: Komplette Bedien- und Beobachtungsfunktionalität. Über das Web kann 

direkt in Prozesse eingegriffen werden. 

 

 

3. Voraussetzungen 

Voraussetzung für den zenon Netzwerkbetrieb ist ein funktionsfähiges Windows-Netzwerk. Das 

Anzeigen der Netzwerk-Rechner im Windows Explorer genügt nicht, um das Funktionieren des zenon 

Netzwerkes zu gewährleisten.  

ALLGEMEIN 

Folgende Voraussetzungen müssen prinzipiell vorliegen: 

 TCP/IP als Netzwerk-Protokoll. 

 Funktionierende Namensauflösung, wahlweise über DNS, WINS oder lokale HOST-Dateien. 

 Freier TCP Port 1100: 

Wenn ein Netzwerkprojekt geladen wird, startet die zenon Runtime automatisch den 

Netzwerkdienst zenNetSrv. Dieses Programm öffnet den Port 1100. Dieser muss daher remote 

erreichbar sein und darf nicht durch eine Firewall blockiert werden.  

zenon Netzwerke funktionieren sicher mit diesen Betriebssystemen: 

 Windows XP 

 Windows Vista 

 Windows 7 

 Windows Server 2003/2008  
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Das zenon Netzwerk erlaubt wahlweise die Verwendung von IPv6 oder IPv4. Dualer Betrieb ist nicht 

möglich. Die Einstellung wird getroffen über: 

 Network configuration im Startup Tool 

oder  

 in der zenon6.ini 

Wird diese Einstellung geändert, müssen alle laufenden zenon Prozesse neu gestartet werde. Das betrifft 

insbesondere zenAdminSrv, zenSysSrv, zenLogSrv und zenDBSrv. 

Folgende Komponenten sind von der Einstellung nicht betroffen, diese nutzen immer IPv4: 

 Treiberkommunikation mit den Steuerungen 

 Protokollkommunikation in den ProcessGateway-Plugins 

 Workbench- und Runtimekommunikation in zenon Logic 

  Achtung 

IPv6 funktioniert nur ab Version 7. Bei aktiver Option können keine Versionen vor 7 

gestartet werden. 

 

VERWENDETE PORTS 

Für die Kommunikation innerhalb von zenon werden ausschließlich TCP-Ports - keine UDP-Ports - 

verwendet. Im Netzwerk benötigt zenon folgende Ports: 
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Dienste Datei Aufgabe TCP-Port 

Netzwerkdienst zenNetSrv.exe Runtime-Kommunikation. 1100 

Transportservice zenSysSrv.exe Datenübertragung mittels Remote 

Transport (Editor) und Diagnose Server. 

1101 

zenon Webserver zenWebsrv.exe Protokollumsetzer zwischen Webclient 

und Runtime. 

1102 

VORAUSSETZUNGEN ÜBERPRÜFEN 

Um die Namensauflösung zu überprüfen: 

1. starten Sie die Windows Kommandozeile (cmd.exe)  

2. führen folgenden Befehl aus: ping RECHNERNAME 

3. bei korrekter Namensauflösung erhalten Sie die IP-Adresse des Rechners mit Laufzeit als 

Antwort, sonst eine Fehlermeldung 

Um die Erreichbarkeit des TCP Ports 1100 zu überprüfen: 

1. starten Sie die Runtime mit einem Netzwerkprojekt auf einem Remote-Rechner: 

damit wird das Programm zenNetSrv.exe gestartet und der TCP Port 1100 geöffnet 

2. starten Sie die Windows Kommandozeile (cmd.exe)  

3. führen Sie folgenden Befehl aus: telnet RECHNERNAME 1100 

4. sobald ein Verbindungsaufbau zustande kommt, wird das Kommandozeilenfenster ganz schwarz  

(Beenden des Kommandozeile: Befehl Schließen im Kontextmenü oder Klick auf X des 

Programmfensters), ansonsten erscheint eine Fehlermeldung 

 Unter Windows Vista/7 müssen Sie den Telnet-Befehl erst installieren. Eine Anleitung dazu finden 

Sie in der Hilfe zum Betriebssystem (Suche nach: Telnet). 
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3.1 Zeitsynchronisation im Netzwerk 

Bei netzwerkbasierenden Projekten müssen alle Rechner im Netzwerk zeitsynchron arbeiten. Die nötige 

Synchronisation übernimmt zenon automatisch.  

In einer Topologie mit Kreisredundanz (auf Seite 92) oder mit mehreren Servern, empfiehlt es sich, die 

die Zeitsynchronisation über DCF (Funkuhr) oder die Windows Kommandos zu verwenden. In diesem 

Fall muss die automatische Zeitsynchronisation in zenon deaktiviert werden.  

  Achtung 

Beträgt der Zeitunterschied zwischen Server und Client mehr als 5 Sekunden, werden 

keine Dateien mehr synchronisiert. 

AUTOMATISCHE ZEITSYNCHRONISATION IN ZENON DEAKTIVIEREN 

Soll die Zeitsynchronisation manuell ein- oder ausgeschaltet werden, ist ein Eintrag in der zenon6.ini 

nötig: 

[Netz] 

TIMESYNCH=1 -> automatische Zeitsynchronisation aktiv (default)  

TIMESYNCH=0 -> automatische Zeitsynchronisation inaktiv 

  Beispiel 

[Netz] 

TIMESYNCH=0 

EXTERNE ZEITSYNCHRONISATION ÜBER DAS BETRIEBSSYSTEM 

Wurde die automatische Zeitsynchronisation in zenon deaktiviert, kann die Synchronisation über das 

Betriebssystem erfolgen. Dazu muss ein Zeitserver definiert werden (mit oder ohne DCF77), der die 

Zeitsynchronisation der anderen Rechner übernimmt. 

In der klassischen Client- Server/Standby Topologie ist der aktuelle Server der aktive Uhrzeit-Master. 

Dieser sollte sich selbst mit DCF (Funkuhr) oder über die Windows Time Kommandos aktuell halten. Der 

jeweilige Client holt die aktuelle Uhrzeit vom Server (abhängig von der eingestellten  Timoutzeiten) und 

aktualisiert seine eigene Uhrzeit damit. Die Kommunikation erfolgt über SNTP (System Network Time 

Protokoll), das die Verzögerung der Übertragung berücksichtigt. 
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  Info 

Watchdog 

Die Zeitsynchronisation erfolgt periodisch zur eingestellten Timeoutzeit. 

Bei Verwendung der Standardeinstellung von 30 Sekunden für die Eigenschaft 

Timeout [s], schickt der Netzwerkdienst (zenNetSrv.exe) jedes Clients während 

des Online-Betriebs alle 10 Sekunden einen Watchdog an den Netzwerkdienst 

(zenNetSrv.exe) des Servers. Wenn der Server innerhalb von 30 Sekunden zumindest 

einen der drei Watchdogs beantwortet, geht der jeweilige Client davon aus, dass die 

Netzwerkverbindung in Ordnung ist.  

Konfiguration in den Projekteigenschaften:  

Knoten Netzwerk, Eigenschaft Timeout [s]). Der am Client eingeloggte User 

muss berechtigt sein, die Zeit am Rechner umzustellen. 

zenon6.ini 

Auf Clients oder Remote-Rechner ohne zenon Editor, erfolgt die Einstellung über die 

zenon6.ini: 

[Netz] 

NET_TIMEOUT_MSEC=30000 

(Timeout in Millisekunden, Default: 30000.) 

Beachten Sie die zusätzlich nötige Konfiguration im WAN (auf Seite 13). 

Zur externen Synchronisation unter Windows geben Sie folgenden Befehl mit den jeweils nötigen 

Argumenten in die Konsole der Befehlseingabe ein: 

NET TIME [\\Computername | /DOMAIN[:Domänenname] : /RTSDOMAIN[:Domänenname]] [/SET] 

[/YES] 

Argument Beschreibung 

NET TIME  synchronisiert die Uhr des Computers mit der eines anderen 

Computers oder einer anderen Domäne  

oder  

 zeigt die Uhrzeit für einen Computer oder eine Domäne an 
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Wird dieser Befehl ohne weitere Argumente ausgeführt, dann 

werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit des Computers 

angezeigt, der als Zeitserver für die Domäne bestimmt wurde. 

Computername Der Name des Computers, der überprüft oder synchronisiert 

werden soll. 

DOMAIN[:Domänenname] Die Uhrzeit wird mit dem primären Domänencontroller der 

Domäne Domänenname synchronisiert. 

RTSDOMAIN[:Domänenname] Die Uhrzeit des Computers wird mit einem zuverlässigen 

                          Zeitserver aus  der Domäne Domänenname 

synchronisiert. 

/SET Synchronisiert die Uhr des Computers mit der Uhr des 

angegebenen Computers bzw. der angegebenen Domäne. Nach 

Absetzen des Befehls erfolgt die Anzeige der Server-Uhrzeit und die 

Abfrage, ob diese Zeit gesetzt werden soll.  

/YES Zeigt die aktuelle Serverzeit an und synchronisiert diese mit dem 

lokalen rechner ohne weitere Abfrage oder Bestätigung. 

 

  Beispiel 

NET TIME  \\Server /SET /YES 

 

 

3.1.1 Zeitsynchronisation im WAN 

Im WAN und bei Wählverbindungen bedeutet die Standard-Vorgabe von 30 Sekunden für den 

Watchdog, dass die Verbindung permanent aufrecht erhalten würde. 

Wählen Sie im WAN eine Timeout [s] Zeit, die nur im gewünschten Abstand Verbindungen aufbaut. 

Beachten Sie: je länger der Timeout, desto später werden Serverausfälle erkannt. Wählen Sie zum 

Beispiel als Zeit für Timeout [s] 64.800, dann beträgt die Timeout-Zeit 18 Stunden. Es wird also alle 

6 Stunden eine Verbindung aufgebaut und ein Watchdog geschickt. Ein Serverausfall wird damit erst 

nach 18 Stunden bemerkt. 
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  Info 

Beim Starten des Clients wird immer eine fixe Timeout-Zeit von 30 Sekunden verwendet. 

FUNKTION BILDUMSCHALTUNG 

Bei einer Bildumschaltung werden aktiv Daten angefordert. Ablauf: 

 Es wird überprüft, ob innerhalb der letzten 30 Sekunden ein Watchdog zum Server abgeschickt 

wurde. 

 Ist das nicht der Fall, wird sofort ein Watchdog zum Server geschickt, auf dessen Rückmeldung 

40 Sekunden gewartet wird. 

 Wird ein Server-Ausfall erkannt, versucht der zenon Netzwerk-Dienst automatisch alle 30 

Sekunden einen Reconnect durchzuführen. 

Dies würde im WAN-Betrieb zu einem permanenten Verbindungsaufbau führen. Dieses Verhalten kann 

über Einträge in der zenon6.ini geändert werden: 

1. Öffnen Sie die zenon6.in. 

2. Navigieren Sie zum Abschnitt  

[NETZ]. 

3. Erstellen oder bearbeiten Sie den Eintrag  

NET_CONNECTWAIT_MSEC=30000 

Dieser definiert den Wert für einen Reconnect in Millisekunden.  

Maximalwert: Timeoutzeit  

4. Erstellen oder bearbeiten Sie den Eintrag 

NET_CONNECTCOUNT=0 

Dieser definiert die Anzahl der Wiederholungen für einen Reconnect pro Zyklus. 

Default ist 0 Wiederholungen, das bedeutet 1 Reconnect-Versuch. 
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4. zenon Netzwerk einrichten 

Im zenon Netzwerk arbeiten Sie mit : 

Parameter Beschreibung 

Server:  Rechner mit Verbindung zur Steuerung. Der Server übernimmt exklusiv die Verwaltung 

von Prozess und Projektdaten. Die Kommunikation wird über einen Watchdog (auf 

Seite 11) überprüft. 

Bei einem Serverausfall übernimmt der Standby-Server dessen Aufgaben, sofern ein 

Standby definiert wurde. Sobald der Server wieder bereit ist, übernimmt er 

automatisch seine Aufgaben und synchronisiert alle Daten. 

Standby-Server:  Übernimmt in redundanten Systemen die Rolle des Servers, wenn dieser ausfällt. Im 

Netzwerk verhält er sich wie ein Client, speichert aber ebenso wie der Server alle 

Daten. Bei Hardware-Redundanz kommuniziert der Standby eigenständig bidirektional 

mit der redundanten Steuerung.  

Der Standby arbeitet mit einem internen Puffer. Damit wird Datenverlust in der Totzeit 

zwischen Serverausfall und Übernahme der Serverrolle durch den Standby vermieden.  

Clients:  Jeder Rechner, auf dem eine Runtime gestartet wird, ist ein Client. Clients verbinden 

sich zum Server, um Daten vom Prozess zu erhalten oder abzusetzen. 

Datenserver: Der Datenserver ist ein Rechner, der direkt Prozesskommunikation hat, aber keine 

Serveraufgaben übernimmt. Im Normalbetrieb liefert der Datenserver alle Daten an 

den Server, der sich um die Datenhaltung und Datenverteilung kümmert. Bei einem 

Netzwerk- oder Serverausfall arbeitet der Datenserver als Einzelplatzsystem weiter, 

und garantiert damit die Bedienbarkeit der Anlage. Sobald die Serververbindung 

wieder hergestellt werden kann, erfolgt ein Datenabgleich. 

 Vor-Ort-Bediensystem mit leistungsschwacher Hardware, z.B. IPC oder 

CE-Terminal. Die komplette Datenarchivierung und Datenverteilung erfolgt auf dem 

Datenserver. Bei einem Serverausfall bleibt die Möglichkeit zur Bedienung Vor-Ort 

erhalten. Bei einem klassischen Client Server Modell ist das nicht der Fall. 

 

  Info 

Server und Client werden nicht rechnerbezogen, sondern projektbezogen definiert. 

Werden Namen von Server oder Standby-Server geändert, können diese nicht 

nachgeladen werden. Sie werden erst mit einem Neustart der Runtime aktualisiert. 
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TOPOLOGIEN 

zenon unterstützt mehrere Netzwerk-Topologien: 

 Client-Server-Netzwerk (auf Seite 17): Auf dem Server und auf allen Clients läuft das selbe 

Projekt. 

 Multi-Server-Netzwerk (auf Seite 23): Ein Client kann auf verschiedene Server zugreifen und so 

die Daten verschiedener Projekte zur selben Zeit darstellen. 

 Multi-Client-Multi-Server Modell (auf Seite 25): Alle Clients und Server kommunizieren 

miteinander. Aus jedem Projekt kann auch auf andere Projekte zugegriffen 

werden.Konfiguration in zenon 

NETZWERK KONFIGURIEREN 

Um ein Projekt netzwerkfähig zu machen: 

1. navigieren Sie in den Projekteigenschaften zum Knoten Netzwerk 

2. aktivieren Sie die Eigenschaft  Netzwerk aktiv  

3. definieren Sie über die Eigenschaft Server den Rechner, der im Projekt die Serverrolle 

übernimmt 

 Die IP-Adresse genügt nicht, es muss der Name des Rechners eingetragen werden.  

Nach Bedarf konfigurieren Sie in diesem Abschnitt noch 

 Routing (auf Seite 98): Eigenschaft  Routing aktiv 

 Standby-Server (auf Seite 91): Eigenschaft Standby  

 Redundanz (auf Seite 85): Eigenschaft Redundanztyp   

 Beenden-Benachrichtigung: Legt fest, ob beim Beenden der Runtime auf einem Server 

die Clients mit 70 Sekunden Vorlauf benachrichtigt werden 

Damit haben Sie die grundlegenden Eigenschaften konfiguriert. Wiederholen Sie diese Schritte für alle 

Clients im zenon Netzwerk. Entfernte Rechner können auch mit Remote Transport (auf Seite 61) 

eingerichtet werden.  
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  Achtung 

Namensvergabe  für Server und Standby-Server: "localhost" darf nicht verwendet 

werden. 

 

 

4.1 Client-Server Modell 

Im Client-Server-Modell greifen Client und Server auf dasselbe Projekt zu. Am Client wird das Server-

Projekt als aktuelles Projekt gestartet.  

 

Für die Einrichtung des Client-Server Modells wird auf jedem Rechner: 

 die Eigenschaft Netzwerk aktiv aktiviert 

 in die Eigenschaft Server der Name des Servers eingetragen  

: Der Server sollte der leistungsstärkste Rechner im Netzwerk sein.  

Im zenon Client-Server Netzwerk: 

 hat nur der Server eine direkte Verbindung zur SPS  

 verwaltet der Server alle Prozessdaten (z.B. Onlinedaten, Archivdaten, Alarme, Rezepte, etc.)  

 verwaltet der Server alle Projektdaten (z.B. Bilder, Funktionen, definierte Variablen, etc.) 
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 wird jeder andere Rechner, der dasselbe Projekt startet, automatisch als Client definiert und 

erkannt 

 baut jeder Client bei jedem Runtime-Start  

 die Verbindung zum Server auf,  

 gleicht die Projektdaten ab und  

 stellt die aktuellen Prozessdaten dar 

  Info 

Windows CE ist vollständig integriert. Systeme unter Windows CE können als Server und 

Client eingesetzt werden.  

 

 

4.1.1 Server einrichten 

Der Server stellt die Verbindung zur SPS her und verwaltet alle Daten, sowohl Online-Daten als auch 

Projektierungsdaten. Clients gleichen ihre Daten mit den Daten des Servers ab.  

Um den Server einzurichten: 

1. aktivieren Sie die Eigenschaft  Netzwerk aktiv   

2. definieren Sie über die Eigenschaft Server den Rechner, der im Projekt die Serverrolle 

übernimmt 

 Die IP-Adresse genügt nicht, es muss der Name des Rechners eingetragen werden.  

3. achten Sie auf die korrekte Konfiguration der Intern Variablen 

4. erstellen Sie, falls nötig, AUTOSTART und AUTOEND Skripte für die Clients 

  Achtung 

Namensvergabe  für Server und Standby-Server: "localhost" darf nicht verwendet 

werden. 

Wenn der Entwicklungsrechner, auf dem Sie das Projekt erstellt haben, zugleich der Runtime Server ist, ist der 

Server fertig eingerichtet. 



zenon Netzwerk einrichten 

 

 

19 

 

 

KONFIGURATION INTERN VARIABLE 

Wurden bereits Variablen angelegt, bevor das Projekt als Netzwerk-Projekt definiert wurde, sind Intern 

Variablen lokal definiert. Sie werden also auf jedem Client lokal ausgeführt. Sollen auch diese Variablen 

im Netzwerk mit dem Server abgeglichen werden:  

1. navigieren Sie in den Eigenschaften der Intern Variablen zur Gruppe Interne Variable  

2. wählen Sie in der der Dropdownliste der Eigenschaft Berechnung den Wert Netzwerk  

 Lokal: Die Variable wird auf dem Client verwaltet.Der Wert der Variable kann auf 

jedem Client unterschiedlich sein. Auch Grenzwerte werden lokal ausgewertet. 

 Netzwerk: Die Variable wird auf dem Server des Projekts ausgewertet und 

verwaltet. Sie hat auf dem Server und auf allen Clients denselben Wert. 

SKRIPTE FÜR CLIENTS 

Sollen auf den Clients spezielle Bilder gestartet oder Funktionen ausgeführt werden, müssen 

entsprechende Skripte eingerichtet werden: 

 AUTOSTART_CLIENT: Wird beim Systemstart ausgeführt und definiert alle lokal auszuführenden 

Prozesse beim Neustart des Clients. Zum Beispiel z.B. Start eines spzuiellen Startbildes. 

 AUTOEND_CLIENT: Wird beim Beenden ausgeführt und definiert alle lokal auszuführenden 

Prozesse beim Beenden des Clients. Zum Beispiel Ausgänge zurücksetzen. 

Die beiden Skripte laufen auf dem Server.  

 

 

4.1.2 Einrichten der Clients 

Clients können per Hand oder per Remote Transport eingerichtet werden. Empfohlen wird die 

Einrichtung per Remote Transport. 

Dabei gilt: 

 Sollte der Entwicklungsrechner auch ein Client sein, so starten Sie hier einfach lokal die Runtime. 

 Alle anderen Clients richten Sie entweder per RemoteTransport (auf Seite 20) oder von Hand 

(auf Seite 20) ein.  
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 Sollen auf den Clients spezielle Abläufe ausgeführt werden, muss auf dem Server jeweils ein 

Skript (auf Seite 18) erstellt werden, das das Verhalten beim Start (Skript AUTOSTART_CLIENT) 

und beim Beenden (Skript AUTOEND_CLIENT) definiert. 

 

 

Client mit RemoteTransport einrichten 

Als Standard überträgt der Remote Transport Dateien immer zu dem Rechner, der in den Netzwerk-

Einstellungen als Server definiert ist. Um Clients vom Entwicklungsrechner aus per Remote Transport 

einzurichten, muss vor dem Einrichten des Clients die Übertragungsrichtung neu konfiguriert werden. 

Um Clients per Remote transport einzurichten: 

1. Öffnen Sie in den Projekteigenschaften den Knoten Allgemein. 

2. Klicken Sie auf die Eigenschaft Remote-Transport.  

3. Der Dialog Remote Transport (auf Seite 61) wird geöffnet. 

4. Tragen Sie in Verbindung unter Name den Namen des Clients im Netzwerk ein. 

Mehrere Clients trennen Sie durch Strichpunkt (;). 

5. Schließen Sie die Projekt-Verwaltung mit OK. 

6. Bauen Sie eine Online-Verbindung zum Client auf. 

Für die weitere Nutzung des Remote-Transport (auf Seite 61) benutzen Sie am besten die 

Symbole der Symbolleiste. 

7. Transportieren Sie mit dem Remote Transport alle Runtime-Dateien zum Client. 

8. Setzen Sie mit dem Remote Transport das Startprojekt für den Client. 

9. Starten Sie mit dem Remote Transport die Runtime auf dem Client. 

10. Beenden Sie die Online-Verbindung.  

 

 

Client manuell einrichten 

Um Clients für den Start der Runtime zu konfigurieren: 
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1. Schließen Sie zenon Editor und zenon Runtime. 

2. Öffnen Sie die Datei zenon6.ini mit einem Texteditor. 

Sie finden die Datei im Ordner C:\ProgramData\COPA-DATA\System\  

3. Entfernen Sie die Zeile VBF30 =.... oder kommentieren Sie dies Zeile aus. 

Dieser Eintrag legt fest, welches Projekt die Runtime beim Start laden soll.  

4. Lassen Sie den Editor geschlossen und starten Sie die Runtime. 

5. In einem Dialog wird abgefragt, welches Projekt geladen werden soll. 

 

6. Aktivieren Sie die Checkbox Projekt von Runtime-Server laden 

 

7. Tragen Sie ein: 

a) Runtime-Server: Rechner, der als Server (auf Seite 15) eingerichtet wurde. Name 

kann direkt eingetragen oder über die Schaltfläche  ... aus einer Liste ausgewählt 

werden.  

b) Projektname: Name des Projekts, das auf dem Server läuft. 
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c) Projekt-Zielordner: Ordner für Runtime auf der lokalen Festplatte des Clients. Sie 

können entweder ein bestehendes Verzeichnis über die Schaltfläche ... auswählen 

oder von Hand eintippen. Wird per Hand ein noch nicht existierender Ordner von 

Hand eingegeben, wird dieser automatisch angelegt. 

d) Bestätigen Sie die Eingaben mit OK. 

8. Die zenon Runtime:  

a) baut nun eine Verbindung zum Runtime Server auf  

b) kopiert dessen Runtime Dateien in den Projekt-Zielordner 

c) startet die Runtime  

d) fordert gegebenenfalls zu einem Neustart der Runtime auf 

9.  Der Eintrag VBF30=... in der Datei zenon6.ini wird auf den Projekt-Zielordner gesetzt. 

Damit startet die Runtime auf dem Client bei jedem weiteren Start automatisch das 

Netzwerk-Projekt. 

Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Client. 

 

 

Verhalten zur Runtime 

Netzwerkprojekte lassen sich zur Runtime von Server und Clients gleich bedienen und werden gleich 

visualisiert. Ist beim Start der Runtime kein gültiges Projekt definiert, wird der Dialog zur Festlegung des 

Runtime-Projekts geöffnet. Details siehe Abschnitt Client manuell einrichten (auf Seite 20).  

Unterschiede zwischen Server und Client: 

 Nur der Server des Projekts hat eine Verbindung zur Hardware und verwaltet die Prozessdaten.  

 Die Clients erhalten vom Server: 

 aktuelle Werte der Variablen  

 Systemmeldungen der Chronologischen Ereignisliste 

 Alarminformationen 

 Rezepte  

 archivierte Daten  

Die Übertragung vom Server zum Client erfolgt spontan und ereignisgesteuert. 
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ÜBERWACHUNG DER VERBINDUNG 

Bei Verwendung der Standardeinstellung von 30 Sekunden für die Eigenschaft Timeout [s], schickt 

der Netzwerkdienst (zenNetSrv.exe) jedes Clients während des Online-Betriebs alle 10 Sekunden einen 

Watchdog an den Netzwerkdienst (zenNetSrv.exe) des Servers. Wenn der Server innerhalb von 30 

Sekunden zumindest einen der drei Watchdogs beantwortet, geht der jeweilige Client davon aus, dass 

die Netzwerkverbindung in Ordnung ist.  Diese Standardeinstellung kann im Editor in der Netzwerk-

Konfiguration geändert werden: Abschnitt Netzwerk der Projekteigenschaften, Eigenschaft Timeout 

[s] mit Default 30 Sekunden.  

 

 

4.2 Multi-Server Modell 

zenon definiert und unterscheidet in einem Projekt zwischen: 

 Server 

 Standby-Server 

 Clients  

  

Daher ist es problemlos möglich, verschiedene Server-, Client- und Standby-Projekte gleichzeitig und 

parallel auf einem Rechner laufen zu lassen. 

In Verbindung mit der Fähigkeit des Projektmanagers, hierarchische Baumstrukturen zu kreieren, bieten 

sich eine Vielzahl an Möglichkeiten und Netzwerkapplikationen.  
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Das Multi-Server Modell unterscheidet zwischen: 

 Unterstationen 

 Bereichszentralen 

 Zentralen  

Die einzelnen Rechner agieren jeweils als Server für ihr eigenes Projekt. 

HIERARCHIE 

Die Hierarchie der Projekte wird im Projekt Manager festgelegt. Dazu ziehen Sie ein Projekt per 

Drag&Drop auf ein übergeordnetes Projekt.  

 

Übergeordnete Projekte können jeweils auf alle ihnen untergeordneten Projekte zugreifen. 

Untergeordnete Projekte können auf gleichrangige und übergeordnete Projekte zugreifen. Für den 

reibungslosen Zugriff beachten Sie: 

 alle beteiligten Projekte müssen die Eigenschaft Netzwerk aktiv aktiviert haben  

 das Zielprojekt muss auf einem Rechner als Server laufen,  

dieser Rechner muss vom anfragenden Rechner aus erreichbar sein  

(Der Server hat das Integrationsprojekt und alle Unterprojekte gestartet.) 

 anfragendes Projekt und Zielprojekt müssen auch auf dem anfragenden Rechner gestartet sein 

 Wenn das Projekt SUB1 am Rechner B Zugriff auf das darüber liegende Projekt Integration1 

am Server A möchte, muss: 

 Server A von Rechner B aus erreichbar sein 
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 bei Integration 1 und SUB1 jeweils die Eigenschaft Netzwerk aktiv auf aktiv gesetzt 

sein 

 Integration 1 mit allen Subprojekten am Server A gestartet sein 

 Integration 1 und SUB1 am Rechner B gestartet sein 

  Achtung 

Innerhalb von Multi-Server Systemen darf jeder Projektname nur einmal vergeben 

werden. 

 

 

4.3 Multi-Client-Multi-Server Modell 

In diesem Modell kann ein PC Server für ein Projekt und gleichzeitig Client für ein anderes sein. Ein 

einziger PC kann auch gleichzeitig Multiserver (Server für mehrere Projekte) und Multiclient (Client für 

mehrere Projekte) sein. Realisiert wird diese Struktur über die zenon Mehrprojektverwaltung (auf Seite 

25).  

Das Multi-Client-Multi-Server Modell bildet die Grundlage für: 

 zenon Horizontale Transparenz (auf Seite 41)  

 zenon Kreisredundanz (auf Seite 92)  

 

 

4.4 Mehrprojektverwaltung 

Die Mehrprojektverwaltung ermöglicht dezentrale Lösungen. Unterprojekte können als Serverprojekte 

auf verschiedenen Rechnern betrieben werden.  

Damit können: 

 im Editor mehrere Projekte in einem Arbeitsbereich gleichzeitig bearbeitet werden 

 zur Runtime mehrere Projekte gleichzeitig gestartet und so projektübergreifend direkt auf 

Variablen, Funktionen, Archive usw. aus anderen Projekten zugegriffen werden 
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  Info 

Mehrprojektverwaltung steht unter zenon Operator nicht zur Verfügung. Hier können pro 

Arbeitsbereich jeweils nur ein Projekt und ein Globalprojekt angelegt und verwaltet 

werden.  

STRUKTUR 

Voraussetzung ist ein Integrationsprojekt, das in der Runtime als Startprojekt geladen wird. 

zenon baut einen mehrhierarchischen Projektbaum auf, an dessen Spitze das Integrationsprojekt steht. 

Die Mehrprojektverwaltung ermöglicht es, die Projekte in eine logische Verbindung zueinander zu 

setzen.  

 

  Info 

Die Topologie konfigurieren und überprüfen Sie mit der zenon Netzwerktopologie (auf 

Seite 74). 

EFFIZIENT ARBEITEN MIT DER MEHRPROJEKTVERWALTUNG UND DER 
PROJEKTHIERARCHIE  

zenon  ermöglicht es, Daten und Bilder der bestehenden Projekte konsequent wiederzuverwenden. Die 

zenon Mehrprojektverwaltung schafft eine logische Verbindung zwischen den einzelnen Projekten und 
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setzt diese in eine hierarchische Verbindung zueinander. Der Anwender kann diese Projekthierarchie 

grafisch im zenon Editor abbilden, indem er die Projekte mit der Maus an die gewünschte Position zieht 

und damit einen mehrhierarchischen Projektbaum aufbaut.  

Das in der Hierarchie am höchsten stehende Projekt ist das Integrationsprojekt. Alle anderen Projekte 

sind diesem Projekt untergeordnet. In der Projektstruktur stehen die Daten der einzelnen Projekte 

projektübergreifend zur Verfügung.  

Die zenon Mehrprojektstruktur ist vergleichbar mit einem Aktenordner:  

 Es können jederzeit zusätzliche Blätter – zenon Projekte – hinzugefügt werden. Der Ordner 

umfasst automatisch immer alle Informationen der darin abgelegten Blätter. Man kann jederzeit 

durch die Seiten blättern und sich alle Informationen ansehen, ohne die einzelnen Blätter 

herauslösen zu müssen. In der zenon Mehrprojektstruktur können Anwender zwischen den 

einzelnen Bildern oder Projekten wechseln, ohne diese herausnehmen zu müssen.  

 Das Integrationsprojekt lässt sich mit dem Inhaltsverzeichnis des Aktenordners vergleichen. Es 

dient als zentrales Navigationsprojekt und ermöglicht es, Bilder oder Daten aus den 

untergeordneten Projekten anzuzeigen. Die einzelnen Projekte sind autark und können auch 

weiterhin autark betrieben werden. Der Zugriff von einem Projekt auf die Daten oder Bilder 

eines anderen Projekts erfolgt über die zenon  Standardschnittstellen. Erweiterungen oder 

Projektänderungen erfolgen direkt in den einzelnen Projekten. Eventuelle Wartungsarbeiten 

haben nur auf das jeweilige Projekt Einfluss, das Gesamtsystem bleibt davon unberührt. 

MEHRPROJEKTVERWALTUNG BEDEUTET 

 Kleine überschaubare Strukturen. 

 Einfache, schnelle und übersichtliche Wartung einzelner Projekte.  

Zum Beispiel können einzelne Projekte gezielt außer Betrieb genommen werden, ohne die 

anderen zu beeinflussen. Ebenso können Projekte auf unterschiedliche Rechner aufgeteilt 

werden. 

 Ausgereifte Lastverteilung. 

 Projektübergreifende Bedienung, da alle auf einem Rechner befindlichen Projekte gleichzeitig 

aktiv sind. 

 Mehrhierarchische Netzwerkstruktur ermöglicht das Zusammenfassen von Daten (Messwerte, 

Alarme, Betriebsmeldungen, Archivdaten usw.) in einem übergeordneten Projekt. 
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 Keine Beschränkung der Projektanzahl pro Rechner. 

 Zusammenfassbar zu großen Leitständen. 

 Knotenstruktur – physikalische Netzwerktrennung. 

 

 

4.4.1 Das Integrationsprojekt 

Das Integrationsprojekt verwaltet Unterprojekte, auf die in der Runtime zugegriffen werden kann. Das I-

Projekt kann in der Mehrprojektveraltung als reines Verwaltungsprojekt eingesetzt oder auch als 

vollwertiges Projekt genutzt werden. Wird das Integrationsprojekt als Startprojekt gesetzt, werden in 

der Runtime alle unterlagerten Projekte automatisch mit gestartet.  

In einem Integrationsprojekt können Sie mit wenigen Mausklicks zentrale Alarmmeldelisten oder 

Chronologische Ereignislisten über alle integrierten Projekte erstellen. So werden zum Beispiel alle 

Alarme der Projekte in der Alarmmeldeliste des Integrationsprojekts angezeigt und chronologisch 

sortiert.  

  Achtung 

Achten Sie bei der Gestaltung der Mehrprojektverwaltung auf eine funktionierende 

Navigation (auf Seite 31). 

 

 

4.4.2 Definition der Struktur im Editor 

Die Struktur des Netzwerks wird im Editor einfach durch Drag & Drop erstellt. Sie benötigen zusätzlich zu 

den produktiven Projekten ein Integrationsprojekt (I-Projekt), das alle anderen Projekte verwaltet. Da 

Einzelplatzprojekte keine Daten an Clients liefern, muss in jedem Projekt ein Server definiert werden. 

Das Integrationsprojekt kann auch zusätzlich ein Produktivprojekt sein.  

BEISPIEL 

In diesem Beispiel werden drei Projekte verwendet: 

 Produktivprojekt PRO1 
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 Produktivprojekt PRO2 

 Integrationsprojekt I-PRO 

Um die Struktur zu erstellen: 

1. erstellen Sie: 

 I-PRO  

 PRO1  

 PRO2 

 und definieren Sie je einen Server 

2. ziehen Sie im Projekt-Manager PRO1 mit gedrückter linker Maustaste auf I-PRO 

3. verfahren Sie mit PRO2 ebenso 

4. PRO1 und PRO2  werden im Projekt-Manager jetzt als Zweige des Projekts I-PRO angezeigt 

    

Damit ist die hierarchische Struktur des Netzwerks erstellt.  

  Info 

Damit Elemente der Unterprojekte, wie Bilder, Variablen oder Funktionen ausgewählt 

werden können, muss die Funktion "Projekt im Speicher halten" (Kontextmenü des 

Projekts) aktiviert sein. 
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4.4.3 Projekte übertragen und starten 

In der topologischen Struktur werden alle Unterprojekte eines Integrationsprojekts automatisch auf die 

jeweiligen Ziele übertragen. Ist das Integrationsprojekt auch das Startprojekt, werden alle Unterprojekte 

mitgestartet.  

Details zur Netzwerktopologie lesen Sie im Kapitel Netzwerktopologie verwalten und prüfen (auf Seite 

74). Die Konfiguration der Rechner mit einem Beispiel für die automatische Übertragung der 

Subprojekte finden Sie im Abschnitt Konfiguration Rechner im Netz (auf Seite 81). 

PROJEKTE MANUELL ÜBERTRAGEN UND STARTEN 

Um Projekt manuell zu übertragen und zu starten: 

 Transportieren Sie mit dem Remote Transport alle Runtime-Dateien von PRO1 zum 

entsprechenden Server. 

 Setzen Sie mit dem Remote Transport das Startprojekt für den Server von PRO1. 

 Starten Sie mit dem Remote Transport die Runtime auf dem Server von PRO1. 

 Beenden Sie die Online-Verbindung. 

 Verfahren Sie mit PRO2 ebenso. 

 

 

4.4.4 Projekte verwalten 

Um auf die Daten von Unterprojekten zuzugreifen, stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, 

zum Beispiel: 

 Navigation zwischen Projekten (auf Seite 31) 

 Variablen oder Funktionen eines anderen Projekts nutzen (auf Seite 32)  

 Rezepte auf unterschiedliche Variablen in unterschiedlichen Projekten absetzen (auf Seite 34) 

 Archive projektübergreifend erstellen (auf Seite 36) 

 gemeinsame AML oder CEL für verschiedene Projekte erstellen (auf Seite 39) 
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  Achtung 

Beachten Sie bei der Konfiguration, auf welchen Geräten - Server, Standby, Client - 

welche Module und Funktionen ausgeführt werden. Eine Liste der möglichen 

Konfigurationen finden Sie hier: Verhalten von Modulen im Netzwerk (auf Seite 110).  

 

 

Navigation zwischen Projekten 

Bei der Verwaltung mehrer Projekte in einem Integrationsprojekt ist es unbedingt nötig, dafür zu 

sorgen, dass man zur Runtime jederzeit von einem Unterprojekt in ein anderes oder ins 

Integrationsprojekt wechseln kann. Dazu erstellen Sie eine Schablone, die sich immer im Vordergrund 

befindet und platzieren dort Navigationsschaltflächen. 

BILDUMSCHALTUNG AUF UNTERPROJEKTE 

Um zwischen Projekten umzuschalten, benutzen Sie die zenon Funktion Bildumschaltung. Damit die 

Navigation immer zur Verfügung steht, erstellen Sie im ersten Schritt eine Schablone, die sich immer im 

Vordergrund befindet: 

1. erstellen Sie eine neue Schablone, die Platz für die Navigation bietet 

2. weisen Sie ihr die Eigenschaft  Immer im Vordergrund zu 

3. aktivieren Sie die Eigenschaften Rahmenart und Titel 

4. (damit kann die Schablone zur Runtime verschoben werden) 

5. erstellen Sie auf Basis dieser Schablone ein Bild mit Schaltflächen zur Navigation 

1. Legen Sie eine neue Funktion Bildumschaltung an. 



zenon Netzwerk einrichten 

 

 

32 

 

 

2. Ist mehr als ein Projekt im aktuellen Arbeitsbereich vorhanden, wird der Dialog zur Bildauswahl 

auf die Auswahl eines Projekts erweitert. 

 

3. Wählen Sie PRO1. 

4. Wählen Sie das Startbild von PRO1 aus und schließen Sie den Dialog mit OK. 

5. Wiederholen Sie den Vorgang für PRO2.  

6. Fügen Sie im Bild zur Navigation zwei Textbuttons mit der Beschriftung PRO1 und PRO2 ein. 

7. Verknüpfen Sie die beiden Textbuttons mit den erstellten Funktionen. 

  Achtung 

zenon überprüft im Editor nicht, ob die Netzwerk-Struktur in der Runtime auch 

tatsächlich einen Zugriff auf das ausgewählte Projekt/Bild erlaubt. 

Zum Beispiel kann im Editor im Projekt PRO1 eine Bildumschaltung auf ein Bild im 

Integrationsprojekt erstellt werden. Diese Umschaltung würde aber in der Runtime nicht 

funktionieren! 

  

 

Variablen und Funktionen 

Sie können über Dynamische Elemente direkt auf Variablen und Funktionen aus anderen Projekten 

desselben Arbeitsbereichs zugreifen. 
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BEISPIEL VARIABLE 

1. Öffnen Sie das Startbild des I-PRO. 

2. Fügen Sie ein neues Dynamisches Element Zahlenwert ein. 

3. Jetzt öffnet sich der Variablenauswahl-Dialog.  

 

4. Hier können Sie nicht nur Variablen aus dem I-PRO auswählen. Um eine Variable eines anderer 

Projekts zu wählen: 

a) klicken Sie auf ein Projekt im linken Listenbereich 

b) Sie bekommen die dazugehörigen Variablen angeboten 

c) wählen Sie die gewünschte Variable 

5. Wählen Sie eine Variable aus dem PRO1 oder PRO2 aus. 

Da das I-PRO ein Client zum Server PRO1 und PRO2 ist, wird die Verbindung in der Runtime einwandfrei 

funktionieren. 

Für Funktionen gehen Sie analog vor. 
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  Achtung 

zenon überprüft im Editor nicht, ob die Netzwerk-Struktur in der Runtime auch 

tatsächlich einen Zugriff auf das ausgewählte Projekt und seine 

Variablen/Funktionen erlaubt. 

Zum Beispiel kann im Editor im Projekt PRO1 eine Variable aus dem Integrationsprojekt 

gewählt werden. Diese Verbindung würde aber in der Runtime nicht funktionieren! 

 

 

Rezepte 

Sie können in einem Rezept Werte auf Variablen verschiedener Projekte des Arbeitsbereichs absetzen. 

BEISPIEL REZEPT 

1. Öffnen Sie im Projekt I-PRO den Knoten Rezepte. 

2. Legen Sie unter Rezepte Standard ein neues Rezept mit dem Namen REZEPT1 an. 

3. Öffnen Sie das Kontextmenü des REZEPT1 und wählen Sie Variable hinzufügen. 
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4. Der Variablenauswahl-Dialog wird geöffnet. 

 

5. Hier können Sie nicht nur Variablen aus dem I-PRO auswählen. Um Variablen anderer Projekte zu 

wählen: 

a) Klicken Sie auf ein Projekt im linken Listenbereich. 

b) Sie bekommen die dazugehörigen Variablen angeboten. 

c) Wählen Sie Variablen aus dem PRO1 und aus dem PRO2 aus. 

d) In der Variablenliste des Rezepts wird dann vor dem Variablennamen auch der 

Name des jeweiligen Projekts angeführt. 

 

Da das I-PRO ein Client zu den Servern PRO1 und PRO2 ist, wird die Verbindung in der Runtime 

einwandfrei funktionieren. 

   Achtung 
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zenon überprüft im Editor nicht, ob die Netzwerk-Struktur in der Runtime auch 

tatsächlich einen Zugriff auf das ausgewählte Projekt und seine Variablen erlaubt. 

Zum Beispiel kann im Editor im Projekt PRO1 eine Variable aus dem Integrationsprojekt 

gewählt werden. Diese Verbindung würde aber in der Runtime nicht funktionieren! 

 

 

Archive 

Sie können in einem Archiv Werte von Variablen verschiedener Projekte des Arbeitsbereichs 

aufzuzeichnen. Die so aufgezeichneten Werte können wie die Daten normaler Archive gefiltert, in Listen 

oder als Trends angezeigt sowie ausgedruckt oder exportiert werden.  

BEISPIEL ARCHIV 

1. Öffnen Sie im Projekt I-PRO den Knoten Archivserver. 

2. Legen Sie ein neues Archiv mit dem Namen BA - BASIS an. 

3. Öffnen Sie das Kontextmenü der Variablenliste und wählen Sie Variable hinzufügen. 
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4.  Der Variablenauswahl-Dialog wir geöffnet. 

 

5.  Hier können Sie nicht nur Variablen aus dem I-PRO auswählen. Um Variablen anderer Projekte 

zu wählen: 

a) klicken Sie auf ein Projekt im linken Listenbereich 

b) Sie bekommen die dazugehörigen Variablen angeboten 

c) wählen Sie die gewünschte Variable 

6. Wählen Sie Variablen aus dem PRO1 und aus dem PRO2 aus.  
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7. In der Variablenliste des Archivs wird vor dem Variablennamen der Name des jeweiligen Projekts 

angeführt. 

 

Da das I-PRO ein Client zu den Servern PRO1 und PRO2 ist, wird die Verbindung in der Runtime 

einwandfrei funktionieren. 

   Achtung 

zenon überprüft im Editor nicht, ob die Netzwerk-Struktur in der Runtime auch 

tatsächlich einen Zugriff auf das ausgewählte Projekt und seine Variablen erlaubt. 

Zum Beispiel kann im Editor im Projekt PRO1 eine Variable aus dem 

Integrationsprojekt gewählt werden. Diese Verbindung würde aber in der Runtime 

nicht funktionieren! 
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Nach Abschluss der Variablenauswahl weist eine Meldungsbox darauf hin, dass in redundanten 

Systemen unter Umständen die lückenlose Aufzeichnung nicht gewährleistet ist. 

 

  Achtung 

 

Das I-PRO ist in dieser Struktur nur ein Client für die beiden Server PRO1 und PRO2. Daher bekommt es seine 

Daten auch von den beiden Server-Projekten. Fällt einer dieser beiden Server aus, bekommt das I-PRO die 

entsprechenden Daten nicht mehr. Es würden also Ersatzwerte im Archiv stehen! 

Um die lückenlose Aufzeichnung zu gewährleisten, führen Sie alle Projekte, die Daten ins Archiv liefern 

sollen, redundant aus. 

 

 

Alarme und CEL 

In zenon können Sie Systemmeldungen und Alarme aus verschiedenen Projekten eines Arbeitsbereichs 

gemeinsam in einer Liste anzeigen lassen. Diese Einträge können dann wie die Daten normaler 

Alarmmeldelisten oder Chronologischer Ereignislisten gefiltert, angezeigt, ausgedruckt oder exportiert 

werden. 

Beispiel AML 

1. Legen Sie ein Bild des Bildtyps Alarm an. 

2. Fügen Sie über Kontrollelemente -> Vorlagen einfügen Kontrollelemente in das Bild ein. 

3. Erstellen Sie eine Funktion Bildumschaltung auf dieses Bild. 

4. Der Filterdialog für Alarmlisten wird geöffnet.  

5. Öffnen Sie die Registerkarte Projekt. 
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6. Wählen Sie die Projekte aus, die inder AML des I-PRO angezeigt werden sollen. 

Mehrfachauswahl Taste Strg plus Mausklick.) 

 

7. Öffnen Sie die Registerkarte Spalteneinstellungen.  
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8. Wählen Sie für die Anzeige in der Runtime auch die Eigenschaft Projektname.  

So behalten Sie zur Runtime Überblick, aus welchem Projekt ein Alarm kommt.  

 

 

 

4.5 Horizontale Transparenz 

Die horizontale Transparenz erhöht die Performance zur Runtime durch: 

 Zusammenarbeit der Maschinenbediener 

 Kommunikation der Ist-Werte und Soll-Werte der Performance-Indikatoren 



zenon Netzwerk einrichten 

 

 

42 

 

 

Horizontale Transparenz wird durch die Mehrprojektverwaltung (auf Seite 25) in zenon ermöglicht. 

Damit können alle Projekte, die sich auf  der gleichen Ebene befinden, auf einem Rechner aufgeschaltet 

werden.  

 

BEISPIEL 

Mehrere Terminals gehören zu einer Maschine. Jedes hat sein eigenes Visualisierungsprojekt. Mit Hilfe 

der „Horizontalen Transparenz“ lässt sich auf allen Terminals jeweils das eigene Projekt und alle anderen 

Projekte, die sich auf der gleichen Ebene befinden aufschalten und bedienen. So kann von jedem 

Terminal aus die komplette Maschine überwacht und bedient werden. 

 

 

4.6 Optimierung großer Projekte 

Große Netzwerkprojekte können mit Standardeinstellungen den zenon Server beim gleichzeitigen Nachladen 

über längere Zeit auslasten.  

Groß bedeutet: 

 Runtimedateien mit 10 MB oder größer 

 mehr als 50 Clients 
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In diesem Fall muss das Verhalten beim Nachladen  eventuell optimiert werden, damit nicht alle Clients 

gleichzeitig Daten nachladen. Das bewirken Sie durch den Eintrag RELOADDELAY_SEC 0 in der 

project.ini. Damit wird das Nachladen um einen Zufallswert verzögert. 

Dazu: 

1. öffnen Sie die project.ini im Ordner Project_SQL_Ordner/FILES/zenon/system/  

Tipp: Markieren Sie das Projekt im Projektmanager und drücken Sie die Tastenkombination 

Strg+Alt+E, der Explorer öffnet den Ordner Project_SQL_directory/FILES/ 

2. navigieren Sie zum Abschnitt  [NETZ]  

3. erstellen Sie den Eintrag RELOADDELAY_SEC 0 

4. wählen Sie für 0 einen Wert für die Verzögerung 

Beim Nachladen wird für jeden Client eine zufällige Verzögerung in Sekunden gesetzt, die zwischen 0 und dem 

gewählten Wert liegt. 0 bedeutet keine Verzögerung.  

Der gewählte Wert hat keinen Einfluss auf Einzelplatzprojekte, am Server und am Standby 

 Dieser Eintrag sollte nur in sehr großen Projekten bei merkbarer Verzögerung beim Nachladen 

gesetzt werden. In Normalprojekten sind die Standardeinstellungen performanter.  

 

5. Starke Verschlüsselung der 
Netzwerkkommunikation 

zenon ermöglicht die starke Verschlüsselung der Kommunikation im zenon Netzwerk. Die starke 

Verschlüsselung funktioniert ab zenon Version 7.0 für alle unterstützten Betriebssysteme 

(ausgenommen Windows XP SP2) und für den Webclient. 

Bei aktiver Verschlüsselung erfolgt die Kommunikation zwischen Server, Client und Webclient 

verschlüsselt, der zenon Webserver leitet Datenpakete nur weiter und ist von der Verschlüsslung nicht 

betroffen.   

  Info 

Netzwerkkommunikation wurde auch in früheren Versionen in zenon verschlüsselt. Mit 

Version 7 ändert sich die Methode. Der Begriff "Verschlüsselung" im Zusammenhang mit 

zenon 7 oder höher meint immer starke Verschlüsselung.  
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5.1 Grundlagen 

Die Verschlüsselung für die zenon Runtime steht ab Version 7.0 zur Verfügung. Bei eingeschalteter 

Verschlüsselung ist die Kommunikation mit niedrigeren zenon Versionen nicht möglich. Die 

Verschlüsselung beeinträchtigt keine zenon Funktionalitäten. 

GRUNDLAGEN VERSCHLÜSSELUNG AB ZENON 7.00 

Um die starke Verschlüsselung des zenon Netzwerks zu nutzen, beachten Sie:  

 Das Passwort wird rechnerbezogen individuell verschlüsselt und  in der zenon6.ini abgelegt. 

Das bedeutet vor allem: 

 Das Passwort kann nicht durch kopieren der zenon6.ini auf einen anderen Rechner 

übertragen werden. 

 Ändern sich Hardwarekomponenten, vor allem im Bereich Netzwerkadapter, wird 

das Passwort eventuell ungültig und muss neu eingegeben werden. 

 Die Verschlüsselung muss immer für alle Server, Clients und Webclients im zenon Netzwerk 

eingeschaltet oder abgeschaltet werden. Die Kommunikation zwischen verschlüsselten und 

unverschlüsselten Systemen ist nicht möglich. Webserver fungieren nur als Proxy-Rechner und 

sind von der Verschlüsselung nicht betroffen. 

 Wird die Verschlüsselung auf einem Rechner aktiviert, gilt sie immer für alle Projekte dieses 

Rechners mit aktiver Eigenschaft Netzwerk aktiv. 

KOMPATIBILITÄT 

Die Verschlüsselung ist nicht kompatibel mit Versionen vor zenon 7.00 SP0. Das bedeutet: 
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System 1 System 2 Kommunikation 

zenon 7 verschlüsselt zenon 7 verschlüsselt  ja 

zenon 7 unverschlüsselt zenon 7 unverschlüsselt oder zenon vor Version 

7 unverschlüsselt 

ja 

zenon 7 verschlüsselt zenon 7 unverschlüsselt oder zenon vor Version 

7 unverschlüsselt 

nein 

Fehler (auf Seite 52) werden in den Log-Dateien des Diagnose Viewers protokolliert.  

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines Netzwerks mit Server, Standby, zwei Clients, einem 

Webserver und zwei Webclients. Auf allen Geräten läuft zenon 7.00 SP0. Die Geräte wurden wie folgt 

konfiguriert: 

 Beim Server wird die Verschlüsselung über das Startup Tool (auf Seite 47) aktiviert. 

 Per Remote Transport (auf Seite 48) wird beim Übertragen der Runtime-Dateien auch die 

Verschlüsselung am Standby-Server und am Client A aktiviert. 

 Client B und Webclient B kommunizieren noch unverschlüsselt.  

 Am Webclient A wird die verschlüsselung per Network communication encryption (auf Seite 

50) (zenWebCryptConfig.exe) aktiviert. 

 Da der Webserver die Datenpakete nicht auswertet, sondern direkt weiterleitet, benötigt er 

keine Verschlüsselung. Theoretisch kann dieser auch eine ältere Versionsnummer haben, und 

die Webclients können dennoch verschlüsselte Verbindungen aufbauen. 
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Diese Konfiguration führt zu folgenden Ergebnis: 

 

 Der Standby-Server kommuniziert erfolgreich mit dem Server. 

 Der Client A kann sich beim Server anmelden und Daten austauschen. 

 Da Client B unverschlüsselte Nachrichten schickt und diese vom Server wegen der aktiven 

Verschlüsselung verworfen werden, kann Client B nicht mit dem Server kommunizieren und ist 

damit offline.  

 Der Webclient A meldet sich über den Webserver beim Server an und kann Daten austauschen. 

 Die unverschlüsselten Nachrichten vom Webclient B werden vom Webserver an den Server 

weitergeleitet, von diesem aber verworfen. WebClient B kann nicht mit dem Server 

kommunizieren und ist damit offline.  

Sobald die Verschlüsselung per Remote Transport oder Startup Tool Konfiguration am Client B und per 

Network communication encryption am Webclient B aktiviert wird, können auch diese Verbindungen 

zum Server aufbauen.    

 

5.2 Verschlüsselung aktivieren 

Die Verschlüsselung kann über verschiedene Wege aktiviert werden: 

 lokal über das Startup Tool (auf Seite 47) 

 per Remote Transport (auf Seite 48)  

 im Webclient (auf Seite 50) 
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TIPP 

Für die schnelle, bequeme Aktivierung der Verschlüsselung im Netzwerk empfiehlt sich, die 

Konfiguration von einem Rechner aus per Remote Transport (auf Seite 48) durchzuführen. Das bringt 

folgende Vorteile: 

 Die Konfiguration kann nach dem Verbindungsaufbau durch wenige Klicks von einem Gerät auf 

ein anderes übertragen werden: 

 Remote Verschlüsselung konfigurieren aktivieren  

 Klick auf Von zenon6.ini lesen  

 Klick auf OK  

 Alle Konfigurationen können von einem Rechner aus erfolgen. 

 Tippfehler beim Eingeben des Passworts werden zwar durch die Passwortbestätigung 

abgefangen, aber für den Fall, dass in den beiden Eingabefeldern der gleiche Tippfehler gemacht 

wurde, stellt die Übertragung der eigenen Konfiguration durch Remote Transport sicher, dass 

dennoch alle Rechner das gleiche Passwort verwenden. 

 

 

5.2.1 lokal über Startup Tool 

Um die Verschlüsselung am lokalen Rechner zu aktivieren: 

1. öffnen Sie das zenon Startup Tool 

2. falls Sie mehrere zenon Version parallel betreiben, markieren Sie die gewünschte Version 

3. klicken Sie auf Application -> Options  

4. der Dialog für die Einstellungen des zenon Startup Tools wird geöffnet 
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5. wählen Sie die Registerkarte Encrypt network communication  

 

6. aktivieren Sie die Checkbox Encrypt network communication  

7. tragen Sie das Passwort ein und verifizieren Sie es 

8. bestätigen Sie den Dialog mit Klick auf OK  

 

 

5.2.2 per Remote Transport 

Die Verschlüsselung kann auf entfernten Rechnern per Remote Transport  aktiviert werden. Das ist 

allerdings nur möglich, wenn die Remote-Verbindung mit einem Passwort geschützt ist. 

Um die Verschlüsselung per Remote Verbindung zu aktivieren: 

1. klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste Remote-Transport 

oder wählen Sie im Kontextmenü des Projekts: Remote-Transport -> Verbindung aufbauen 
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2. der Dialog für den Verbindungsaufbau wird geöffnet 

 

3. geben Sie das Verbindungspasswort ein oder erstellen Sie eines, falls noch keines gesetzt wurde 

4. aktivieren Sie die Checkbox Verschlüsselung der Netzwerkkommunikation 

konfigurieren 

5. klicken Sie auf OK  

6. der Dialog zur Verschlüsselung der Netzwerkkommunikation wird geöffnet 

 

7. aktivieren Sie die Checkbox Netzwerkkommunikation verschlüsseln 

8. vergeben Sie ein Passwort (Kriterien siehe Abschnitt "Passwort Netzwerkverschlüsselung 

(auf Seite 50)) 

9. bestätigen Sie den Dialog mit Klick auf die Schaltfläche OK. 
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5.2.3 im Webclient 

Die Netzwerkkommunikation kann auch für den Zugriff mit dem zenon Webclient verschlüsselt werden. 

Um mit einem Webclient auf ein verschlüsseltes Netzwerk zuzugreifen: 

1. starten Sie im Startmenü die Verknüpfung \Programme\COPA-DATA\Network 

communication encryption  

oder die Datei zenWebCryptConfig.exe im zenon Programmordner. 

2. der Dialog zur Konfiguration wird geöffnet 

 

3. aktivieren Sie die Checkbox vor Encrypt network communication 

4. tragen Sie das Passwort ein und bestätigen Sie es  

5. schließen Sie den Dialog mit Klick auf die Schaltfläche OK  

 

 

5.3 Passwort Netzwerkverschlüsselung 

Für das Passwort zur Verschlüsselung der Kommunikation im Netzwerk gilt: 

 Minimale Länge: 8 Zeichen  

 Maximale Länge: 20 Zeichen 

Die angezeigte Länge wird immer auf 20 Zeichen gesetzt, um die tatsächliche Länge zu 

verbergen. 

 Erlaubte Zeichen: 

 Buchstaben: A - Z; a - z 

 Ziffern: 0 - 9 

 Sonderzeichen 



Starke Verschlüsselung der Netzwerkkommunikation 

 

 

51 

 

 

 Verbotene Zeichen:  

 Leerzeichen 

 Taste Eingabe (Return-Taste) 

 Zusammensetzung: ein Passwort muss mindestens 1 Ziffer und 1 Buchstaben enthalten 

 

 

5.4 Checkliste bei Fehler 

Bei Fehlern überprüfen Sie : 

 Haben alle Rechner Netzwerkzugang und funktioniert die Namensauflösung? 

 Wurde die Eigenschaft Netzwerk aktiv beim Projekt im Editor aktiviert? 

 Läuft auf für Projekte mit Verschlüsselung auf allen Rechnern die zenon Runtime in der Version 

7.00 SP0 oder höher? 

 Ist bei Projekten mit Verschlüsselung die Konfiguration auf allen Rechnern korrekt? 

(USE_ENCRYPTION Einstellung in der zenon6.ini: Auf allen Rechnern gleichermaßen entweder 

auf 0, auf 1 oder nicht vorhanden.) 

 Sind die benötigten Funktionen verfügbar (vor allem auf CE Terminals)? 

 Nicht vorhandene Funktionen führen dazu, dass sich die Runtime gar nicht starten 

lässt. 

 Ist der Service-Provider oder einer der Algorithmen nicht verfügbar, wird beim Starten der 

Runtime eine Fehlermeldung (auf Seite 52) in die Log-Datei geschrieben.  

 Wurde das Passwort korrekt gesetzt? 

 Wurde auf einem der beteiligten rechner nach der Konfiguration der Verschlüsselung die 

Hardware verändert? 

 Funktioniert ein Ping auf den Rechner? 

 Ja: Netzwerkverbindung vorhanden, Fehler liegt in der Kommunikation. 

 Nein: Netzwerk überprüfen. 

 Ist eine Verbindung mit Telnet möglich?  
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 Verbindung wird hergestellt: Beide Rechner kommunizieren auf gleicher Ebene. 

Passwort überprüfen.  

 Verbindung wird hergestellt und wieder verloren: Ein Rechner kommuniziert 

verschlüsselt, einer unverschlüsselt. 

 Verbindung fehlerhaft: zenon Runtime läuft auf Zielrechner nicht. 

 Telnet muss auf neueren Windows Betriebssystemen extra installiert werden. Die 

Verbindung erfolgt in der Regel über den Port 1100.  

Der Telnet-Befehl lautet dann: open [IPAdresse] 1100 

Fehler (auf Seite 52) werden in den Log-Dateien des Diagnose Viewers protokolliert.  

 

5.5 Fehlermeldungen 

Fehler werden entweder im Ausgabefenster des zenon Editors oder in Pop-ups angezeigt und/oder in 

den Log-Dateien des Diagnose Viewers protokolliert.  

KEINE VERBINDUNG 

Wurde ein Client mit einem falschen Verschlüsselungspasswort (ungleich dem Passwort am Server ab) 

konfiguriert, dann ist das an folgenden Ereignissen erkennbar: 

 Der Client ist offline, obwohl der Server durch Ping erreichbar ist. 

 Der Server schreibt Fehlermeldungen in die Log-Datei: 

SysMod Error: Serialize in Object Project: [Projektname] Modul: [Modulnummer]  

oder: 

NET Error During Decryption [Fehlernummer] 

HINWEISBOXEN UND FEHLERMELDUNGEN 

Auf Fehler bei der Verschlüsselung wird durch Hinweisboxen (auf Seite 53) (Pop-ups) und Einträge in 

Log-Dateien (auf Seite 57) oder im zenon Ausgabefenster (auf Seite 56) hingewiesen.  
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5.5.1 Fehlermeldungen  in Pop-ups 

STARTUP TOOL UND WEBCLIENT 

Folgenden Fehlermeldungen werden vom zenon Startup Tool als Pop-up für die lokale 

Verschlüsselung oder vom Network communication encryption für die Konfiguration des Webclients 

ausgegeben. Diese Meldungen sind immer in Englisch. 
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Fehlermeldung Erklärung 

The network password has to be 

entered in both textboxes! 
Beim Konfigurieren der Verschlüsselung hat der Benutzer eines der 

beiden Eingabefelder (Passwort oder Passwortbestätigung) leer 

gelassen. 

The entered network password and 

the retyped network password are 

different! 

Der Inhalt des Eingabefeldes für die Passwortbestätigung unterscheidet 

sich vom Inhalt des Eingabefeldes für das Passwort. 

The network password does not 

fullfill the password 

conventions! 

Password conventions: 
Minimum length = 8 symbols 
Maximum length = 20 symbols 
At least one character of the 

latin charset 
At least one number 
The blank character is not 

allowed 

Das eingegebene Passwort erfüllt nicht die Passwortkonventionen. Die 

Passwortkonventionen werden in der Fehlermeldung ebenfalls angezeigt. 

The network password could not be 

encrypted! 
Beim Verschlüsseln des Netzwerkpasswortes ist ein Fehler aufgetreten. 

The network encryption 

configuration in the files 

zenon6.ini and startup.ini are 

invalid. 

Please enter a new configuration 

and register any item with the 

startup tool to update both files 

with valid configurations. 

Beim Öffnen der Registerkarte Encrypt network communication im 

zenon Startup Tool wurde festgestellt, dass weder die zenon6.ini noch 

die startup.ini gültige Konfigurationen für die 

Netzwerkverschlüsselung enthalten. Eine neue Konfiguration muss 

eingegeben werden. 

The network encryption 

configuration in the file 

zenon6.ini is invalid. 

As the configuration in the file 

startup.ini is valid, the file 

zenon6.ini will be updated with a 

valid configuration when any item 

is registered with the startup 

tool. 

Prüfung beim Öffnen der Registerkarte Encrypt network 

communication im zenon Startup Tool ergab: Die 

Verschlüsselungskonfiguration in der zenon6.ini ist ungültig, aber die 

Verschlüsselungskonfiguration in der startup.ini ist gültig. 

Die ungültige Konfiguration in der zenon6.ini wird beim nächsten 

Registrieren eines Eintrags mit der gültigen Konfiguration aus der 

startup.ini überschrieben. 

The network encryption 

configuration in the file 

startup.ini is invalid. 

The file zenon6.ini currently 

contains a valid configuration. 

Upon registration of any item 

with the startup tool the file 

zenon6.ini will be updated with 

Prüfung beim Öffnen der Registerkarte Encrypt network 

communication im zenon Startup Tool ergab: Die 

Verschlüsselungskonfiguration in der zenon6.ini ist gültig, aber die 

Verschlüsselungskonfiguration in der startup.ini ist ungültig. 

Beim nächsten Registrieren eines Eintrags wird auch die Konfiguration in 

der zenon6.ini ungültig. Eine neue Konfiguration muss eingegeben 

werden, um sicherzustellen, dass beide INI-Datein gültige 
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the invalid configuration from 

the file startup.ini. Please 

enter a new configuration to 

ensure both files contain valid 

confirugations after the 

registration of an item. 

Konfigurationen beinhalten. 

The netowrk encryption password 

in zenon6.ini is invalid 
Das aus der zenon6.ini ausgelesene Passwort ist ungültig. 

Das Passwort für die 

Netzwerkverschlüsselung ist 

ungültig und muss neu eingegeben 

werden! 

Meldung beim Runtime-Start, wenn das Passwort nicht verifiziert werden 

kann. 

REMOTE TRANSPORT 

Folgenden Fehlermeldungen  werden vom  Remote Transport bei der Verschlüsselung eines entfernten 

Rechners als Pop-up ausgegeben.  
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Fehlermeldung Erklärung 

Zur Konfiguration der 

Netzwerkverschlüsselung muss die 

Remote Transport Verbindung 

Passwortgeschützt sein! 

Es wurde versucht, die Remote Verschlüsselung zu konfigurieren ohne die 

Remote Transport Verbindung über ein Passwort zu authentifizieren. 

Das Netzwerkpasswort muss in 

beiden Textboxen eingegeben 

werden! 

Beim Konfigurieren der Verschlüsselung hat der Benutzer eines der beiden 

Eingabefelder (Passwort oder Passwortbestätigung) leer gelassen. 

Die Passwortbestätigung stimmt 

nicht mit dem Passwort überein! 
Der Inhalt des Eingabefeldes für die Passwortbestätigung unterscheidet 

sich vom Inhalt des Eingabefeldes für das Passwort. 

Das eingegebene Passwort 

entspricht nicht den 

Passwortkriterien! 

Passwortkriterien: 
Mindestens 8 Zeichen 
Höchstens 20 Zeichen 
Mindestens ein Buchstabe 
Mindestens eine Zahl 
Kein Leerzeichen 

Das eingegebene Passwort erfüllt nicht die Passwortkonventionen. Die 

Passwortkonventionen werden in der Fehlermeldung angezeigt. 

Beim Verschlüsseln des 

Netzwerkpasswortes ist ein 

Fehler aufgetreten! 

Beim Verschlüsseln des Netzwerkpasswortes ist ein Fehler aufgetreten. Bei 

der Konfiguration über Remote Transport wird bei diesem Fehler eine 

genauere Fehlermeldung ins Log geschrieben. 

Beim Entschlüsseln des 

Netzwerkpasswortes aus der 

zenon6.ini ist ein Fehler 

aufgetreten! 

Das in der zenon6.ini abgelegte Passwort konnte nicht entschlüsselt 

werden. 

Die 

Verschlüsselungskonfiguration in 

der zenon6.ini ist ungültig und 

muss neu eingegeben werden! 

Das aus der zenon6.ini ausgelesene Passwort ist ungültig. Das Passwort 

muss neu festgelegt werden. 

 
 

5.5.2 Fehlermeldungen im Ausgabefenster 

Fehler werden im Ausgabefenster über Meldungenangezeigt: 
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Meldung Level Erklärung 

Der Server meldet einen Fehler 

beim Zusammenstellen der Daten 

für die 

Verschlüsselungskonfiguration! 

ERROR Der Remote zenSysSrv meldet einen Fehler beim 

Zusammenstellen der Informationen für die 

Verschlüsselung des Passwortes für die 

Netzwerkverschlüsselung. Die 

Adapterinformationen konnten nicht ausgelesen 

werden. 

*** Die Konfiguration der 

Netzwerkverschlüsselung am Remote 

Gerät wurde aktualisiert: 

AKZENT Diese Meldung steht am Beginn der 

Abschlussmeldung nach einer Konfiguration der 

Verschlüsselung an einem Remote Gerät über 

Remote Transport. Danach folgt eine Meldung 

bezüglich des Erfolgs der Remote Konfiguration. 

Der Server meldet einen Fehler 

beim Speichern der 

Verschlüsselungskonfiguration! 

ERROR Der Remote zenSysSrv meldet einen Fehler beim 

Speichern der Verschlüsselungskonfiguration auf 

dem Remote Gerät. Die Konfiguration wurde nicht 

gespeichert. 

Die Verschlüsselungskonfiguration 

wurde erfolgreich am Server 

gespeichert. 

TEXT Der Remote zenSysSrv meldet, dass die 

Verschlüsselungskonfiguration erfolgreich 

gespeichert wurde. 

Die Version des Remote zenSysSrv 

ist zu niedrig! Die 

Verschlüsselung kann nicht 

konfiguriert werden! 

ERROR Es wurde versucht, die Verschlüsselung auf einem 

Remote Gerät, dessen zenSysSrv eine Version vor 

7.00 SP0 hat, zu konfigurieren. Die Verschlüsselung 

steht erst ab zenon Version 7.00 SP0 zur Verfügung; 

daher kann ein früherer zenSysSrv diese auch nicht 

konfigurieren. 

 
 

5.5.3 Fehlermeldungen in Log-Dateien 

VERSCHLÜSSELUNG 

Fehler im verschlüsselten Netzwerkverkehr werden in Log-Einträgen dokumentiert. Die Error-IDs der 

Fehlermeldungen in der nachfolgenden Tabelle sind System- oder COM-Error-Codes. Nähere 

Informationen dazu finden Sie in der MSDN Library. 
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LOG Eintrag Level Erklärung 

NET Error During Acquiring 

Cryptography Context 

[Error-ID] 

ERRORS Das Erzeugen eines Service Providers für die 

Verschlüsselung ist fehlgeschlagen. 

NET Error During Creating 

Hash [Error-ID] 
ERRORS Das Erstellen eines Hash-Wertes ist fehlgeschlagen. 

NET Error During Using Hash 

[Error-ID] 
ERRORS Das Verarbeiten eines Hash-Wertes ist fehlgeschlagen. 

NET Error During Destroying 

Hash [Error-ID] 
ERRORS Das Freigeben eines nicht mehr benötigten Hashwertes 

ist fehlgeschlagen. 

NET Error During Deriving 

Key [Error-ID] 
ERRORS Das Erstellen des Schlüssels für die symmetrische 

Verschlüsselung ist fehlgeschlagen. 

NET Error During 

Configuring Key [Error-ID] 
ERRORS Das Setzen der Parameter für die symmetrische 

Verschlüsselung ist fehlgeschlagen. 

NET Error Cryptography Not 

Initialized! 
ERRORS Eine Ver- oder Entschlüsselungsfunktion wurde 

aufgerufen, das Initialisieren der benötigten Parameter 

(Service Provider, Schlüssel) ist aber fehlgeschlagen. 

NET Error Invalid Pointer 

passed! 
ERRORS Einer Ver- oder Entschlüsselungsfunktion wurden 

ungültige Parameter übergeben. 

NET Error Message Length 

Must Not Be 0! 
ERRORS Die Ver- oder Entschlüsselungsfunktion wurde mit einer 

leeren Nachricht aufgerufen. 

NET Error During Buffer 

Length Calaulation [Error-

ID] 

ERRORS Die Berechnung der benötigten Puffergröße für die 

Verschlüsselung ist fehlgeschlagen. 

NET Error Buffer Length 

Must Not Be 0! 
ERRORS Der zur Ver- oder Entschlüsselung übergebene Puffer ist 

nicht angelegt worden. 

NET Error During Decryption 

0x%x 
ERRORS Bei der Entschlüsselung ist ein Fehler aufgetreten. 

NET Error During Encryption 

0x%x 
ERRORS Bei der Verschlüsselung ist ein Fehler aufgetreten. 

NET Error: Encryption Is 

Required And Project 

[Projekt] Received 

Plaintext Network Message 

ERRORS Die Verschlüsselung ist aktiv und eine unverschlüsselte 

Nachricht wurde empfangen. Die Nachricht wird in 

diesem Fall verworfen.  

NET Error: Encryption Is 

Not Supported And Project 

[Projekt] Received 

Encrypted Network Message 

ERRORS Die Verschlüsselung ist nicht aktiv und eine 

verschlüsselte Nachricht wurde empfangen. Die 

Nachricht wird in diesem Fall verworfen. 
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NET Cryptography 

Successfully Initialized 
DEBUG Die zur Ver- und Entschlüsselung benötigten Parameter 

wurden erfolgreich initialisiert. Die Parameter werden 

beim Starten der Runtime initialisiert. 

NET Uninitializing 

Cryptography 
DEBUG Die zur Ver- und Entschlüsselung benötigten Parameter 

werden freigegeben. Dies geschieht beim Beenden der 

Runtime. Wird die Log-Verbindung vor dem Freigeben 

getrennt, erscheint die Nachricht nicht im Diagnose 

Viewer 

NET Error During Buffer 

Size Calculation [Error ID] 
ERRORS Beim Berechnen der notwendigen Puffergröße für das 

Zusammenstellen der Informationen für die Ver- oder 

Entschlüsselung des Netzwerkpassworts ist ein Fehler 

aufgetreten. 

NET Error During Buffer 

Size Calculation: No 

Adapters 

ERRORS Der Rechner verfügt über keinen Netzwerkadapter. 

Daher kann das Netzwerkpasswort nicht ver- oder 

entschlüsselt werden.  

NET Error During Adapter 

Info Query [Error ID] 
ERRORS Beim Auslesen der Adapterinformationen für die Ver- 

oder Entschlüsselung des Netzwerkpassworts ist ein 

Fehler aufgetreten. 

NET Error Passwort Not 

Properly Formatted 
ERRORS Der HexDump des verschlüsselten Netzwerkpassworts ist 

in einem ungültigen Format. 

NET Error During Decrypting 

Password [Error ID] 
ERRORS Beim Entschlüsseln des Netzwerkpassworts ist ein Fehler 

aufgetreten. 

NET Error During Encrypting 

Password [Error ID] 
ERRORS Beim Verschlüsseln des Netzwerkpassworts ist ein Fehler 

aufgetreten. 

NET Cryptography Is 

Disabled 
DEBUG Die Verschlüsselung des Netzwerkverkehrs ist 

deaktiviert. 

NET Error No Password ERRORS Die Verschlüsselung ist aktiv, aber es ist kein Passwort 

eingetragen. 

NET Error Password Could 

Not Be Decrypted 
ERRORS Das Passwort für die Netzwerkverschlüsselung konnte 

nicht entschlüsselt werden. 

NET Password successfully 

loaded 
DEBUG Das Passwort für die Netzwerkverschlüsselung wurde 

erfolgreich geladen. 

Network Cryptography 

Disabled By Remote 

Configuration 

DEBUG Der zenSysSrv meldet, dass die Verschlüsselung des 

Netzwerkverkehrs auf dem Rechner durch die Remote 

Transport Konfiguration deaktiviert wurde. 

Network Cryptography 

Enabled By Remote 
DEBUG Der zenSysSrv meldet, dass die Verschlüsselung des 

Netzwerkverkehrs auf dem Rechner durch die Remote 
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Configuration Transport Konfiguration aktiviert wurde. 

Network Cryptography Remote 

Configuration Error 
ERRORS Eine von Remote Transport gesendete Konfiguration für 

die Netzwerkverschlüsselung ist fehlerhaft. 

Error During Buffer Size 

Calculation [Error ID] 
ERRORS Beim Berechnen der notwendigen Puffergröße für das 

Zusammenstellen der Informationen für die Ver- oder 

Entschlüsselung des Netzwerkpasswortes für die 

Konfiguration über Remote Transport ist ein Fehler 

aufgetreten. 

Error During Buffer Size 

Calculation: No Adapters 
ERRORS Der Rechner verfügt über keinen Netzwerkadapter. 

Daher kann das Netzwerkpasswort nicht ver- oder 

entschlüsselt und daher nicht per Remote Transport 

(muss dann wohl über COM verbunden sein) gesetzt 

werden. Die Verwendung der Netzwerkverschlüsselung 

auf einem Rechner ohne Netzwerkadapter ist jedoch 

sinnlos.  

Error During Adapter Info 

Query [Error ID] 
ERRORS Beim Auslesen der Adapterinformationen für die Ver- 

oder Entschlüsselung des Netzwerkpassworts für die 

Konfiguration über Remote Transport ist ein Fehler 

aufgetreten. 

NET Error During Decrypting 

Password: The Password is 

Invalid! 

ERRORS Das Passwort ist nicht mehr gültig, da sich die 

Ausgangsdaten für die rechnerabhängige 

Verschlüsselung geändert haben.  

Dieser Fehler kann durch erneutes Konfigurieren des 

Passwortes behoben werden.  

Meistens wird der Entschlüsselungsprozess jedoch vor 

der Gültigkeitsprüfung des Passwortes bereits 

abgebrochen, da sich das alte Passwort mit den neuen 

Entschlüsselungsdaten nicht entschlüsseln lässt. 

 Das führt zum Fehler „NET Error During 

Decrypting Password 0x80090005", welcher statt 

„NET Error During Decrypting Password: The 

Password is Invalid!" angezeigt wird. In weiterer 

Folge führt ein ungültig gewordenes Passwort auf dem 

betroffenen Rechner beim Versenden und Empfangen 

von Netzwerkpaketen zu Fehlermeldungen. Die 

Fehlermeldung „NET Error Cryptography Not 

Initialized!" wird in die Log-Datei geschrieben. 
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6. Remote Transport im Netzwerk 

Mit Remote Transport werden Dateien zu anderen Rechnern übertragen. Grundlagen und Details zum 

Remote Transport finden Sie im Handbuch Remote Transport. 

Über die Symbolleiste Remote Transport steuern Sie die Aktionen. Die Einstellungen zu Verbindung und 

zu übertragenden Dateien treffen Sie in den Projekteinstellungen. Die Pfade des Entwicklungsrechners 

müssen den Pfaden der Runtime-Rechner zugeordnet werden.  Damit ist auch das Aktualisieren der 

Runtime-Dateien bei laufendem Projekt möglich. Die aktualisierten Dateien werden mittels der Funktion 

Nachladen (auf Seite 115) in das laufende Projekt übernommen. 

Hinweis: Für Verbindungen zu CE-Geräten siehe Abschnitt Windows CE im Handbuch Remote Transport. 

VERBINDUNG ERSTELLEN UND SPEICHERORT AUSWÄHLEN 

1. Öffnen Sie in den Projekteigenschaften den Knoten Allgemein. 

2. Klicken Sie auf die Eigenschaft Remote-Transport.  

3. Der Dialog Remote Transport wird geöffnet. 
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Parameter Beschreibung 

Transportmedium  

Seriell Übertragung über eine serielle Verbindung, z.B. auf ein CE Terminal. 

 Port Auswahl des COM-Ports für die serielle Verbindung. 

TCP/IP Übertragung per TCP/IP in einem Netzwerk oder über ein Modem. 

 Rechnername 

oder IP-

Adresse 

Der Rechnername oder die TCP/IP Adresse wird als Ziel angegeben: 

 Eingabe des Rechnernamens manuell oder über Klick auf Schaltfläche ... 

 Eingabe der IP-Adresse manuell  

Die IP-Adresse muss dem Format der eingestellten IP-Version (auf Seite 

8) (IPv4 oder IPv6) entsprechen. 

 Bei Verbindung mit Namen können auch Portnummern 

verwendet werden. Zum Beispiel: Runtime1;PORT=1105 
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Parameter Beschreibung 

Quelle/Ziel Liste der Verbindungen. 

In der ersten Zeile kann ein Ziel für den obersten Ordner der Struktur 

definiert werden. Rechtsklick in Zelle öffnet Kontextmenü zur Auswahl. 

 Dieser Pfad muss auf dem Zielsystem permanent vorhanden 

sein. Also kein eingebundenes Netzlaufwerk und kein 

Wechseldatenträger. 

aktiv Definiert zu übertragende optionale Dateien. 

Projekt-Basispfad kann nicht abgewählt werden.  

Quelle Ordner für Dateien, die übertragen werden. 

Ziel Zielordner. 

Ziele für den obersten Ordner und neue Einträge können definiert 

werden.  

Unterordner können nicht verändert werden. Damit ist sicher gestellt, 

dass am Zielsystem zur Runtime alle Dateien gefunden werden. 

Der Default-Ordner ist der in den Projekteigenschaften 

definierte Runtime-Ordner. Wird der Zielordner manuell eingetragen, 

achten Sie darauf, dass er mit dem Projektnamen endet. Dies ist 

wichtig für die Mehrprojektverwaltung. Zum Beispiel:  

C:\Users\Public\Documents\zenon_Projects\MY_PROJECT 

Bearbeitung Art der Übertragung. Kann für obersten Ordner und neue Einträge frei 

gewählt werden. Rechtsklick öffnet Dropdownliste: 

 Kopieren: kopiert Dateien 

 Kopieren und registrieren: kopiert Dateien und registriert sie 

im System. Hilfreich für ActiveX Elemente und für Schriften (ttf-Dateien).  

 Kopieren und ausführen: kopiert Dateien und führt sie dann aus 

Beschreibung Für neue Einträge optionale Texteingabe zur Beschreibung der zu 

übertragenden Dateien. 

  Achtung 

Beim Redundanzbetrieb gilt: Wenn Treiber verwendet werden, die eine 

Konfigurationsdatei benötigen, muss der Eintrag \zenon\custom\drivers  

deaktiviert werden. 
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Parameter Beschreibung 

  Achtung 

Beachten Sie die Auswirkungen der Einstellungen, wenn das Projekt im Netzwerk 

eingesetzt wird! 

 

Die Übertragung von Grafiken wird deaktiviert, weil diese schon am Server liegen. Dann 

wird ein Client gestartet. Der Client stellt fest, dass die Grafiken nicht übertragen werden 

sollen und holt sich diese daher auch nicht ab. Am Client werden dann keine Grafiken 

angezeigt.  

Oder es werden umgekehrt Dateien zum Client übertragen, die dort vorhandene Dateien 

überschreiben. 

 DATEIEN ZUR ÜBERTRAGUNG 

Mit dem Remote Transport werden folgende Dateien ins Zielsystem übertragen. Dabei werden immer 

alle Dateien in den Verzeichnissen übertragen: 

1. Standard 

Alle Dateien, die sich im Runtime Verzeichnis des Projekts befinden.  

Diese Dateien bestimmen das Aussehen und Verhalten des Projekts und werden 

standardmäßig übertragen: 

a) alle Bilddateien (Bildname.zpp) 

b) amlcel.cmp 

c) archiv.cmp 

d) fpm.cmp  

e) functions.cmp 

f) project.cmp 

g) projekt.mdb (nicht für CE!) 

h) remas.cmp 

i) rezepturen.cmp 

j) scripts.cmp 

k) templates.cmp 

l) variables.cmp 
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m) zuweisung.cmp 

n) Plus: project.ini und projekt.vba, die sich immer im Projektverzeichnis befinden 

  Info 

Nicht übertragen werden standardmäßig Dateien mit den Endungen: 

 .hot  

 .ho 

 .ret 

 .re 

1. Optional 

Zusätzlich müssen alle Dateien übertragen werden, die in das Projekt eingebunden wurden. 

Die Auswahl erfolgt über die Checkbox aktiv der Remote Transport Einstellungen. Diese 

Dateien befinden sich in folgenden Unterverzeichnissen des Projektverzeichnisses: 

a) \zenon\custom\graphics: für Grafiken 

b) \zenon\custom\lists: für Sprachtabellen  

c) \zenon\custom\media: für alle Mediendateien 

d) \zenon\custom\reports: für die Tabellen des Report Generators 

e) \zenon\custom\help: für Hilfedateien 

f) \zenon\custom\additional: für zusätzliche Dateien  

g) \zenon\custom\drivers: für Treiber  

h) \straton: für zenon Logic 

 Projekt-Basispfad, Grafiken, Sprachtabellen, Reporttabellen und Mediadateien 

immer übertragen. 

Aus dem Projekt-Basispfad werden standardmäßig übertragen: Die Dateien project.ini, 

Projekt.vba, Monitor.mon und das Verzeichnis Projekt. 

Standardmäßig werden von zenon immer Relativpfade und keine Absolutpfade verwendet, 

damit am Zielsystem die Dateien wiedergefunden werden. 

Für die optional zu übertragenden Dateien sollten die ursprünglichen Pfade verwendet 

werden (leeres Feld bei Ziel), damit diese von zenon auch am Zielsystem wieder gefunden 

werden. 

2. Startprojekt setzen 
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Für die Runtime muss das Startprojekt in der zenon6.ini eingetragen werden. Dazu 

klicken Sie auf die Schaltfläche Remote Runtime Startprojekt setzen in der Symbolleiste 

Remote Transport. Dabei werden folgende Einträge gesetzt: 

[PATH] 

VBF30=Projektpfad 

[DEFAULT] 

DEFANWENDUNG30=Projektname 

Wenn sich im Arbeitsbereich ein Globalprojekt befindet, wird dieses automatisch zum Transport 

angeboten. Keine zusätzlichen Einstellungen müssen getroffen werden. Es werden immer alle für das 

Globalprojekt notwendigen Dateien übertragen! 

 

REMOTE STEUERN IM NETZWERK 

Wählen Sie im Kontextmenü des Projekts -> Remote Transport -> <Befehl>: 



Remote Transport im Netzwerk 

 

 

67 

 

 

Parameter Beschreibung 

Verbindung aufbauen Über den Dienst zenSysSvr wird eine Verbindung zum Zielgerät aufgebaut. 

Auf beiden Geräten muss der Dienst zenSysSvr bzw. auf einem CE Gerät 

der Dienst SysSrvCE.exe gestartet sein. Die Versionen müssen 

identisch sein. 

Geänderte Runtime 

Dateien übertragen 
Wird diese Einstellung ausgewählt, so werden nur die Runtime-Dateien 

übertragen, die sich seit der letzen Übertragung geändert haben. Sind auf 

dem Zielgerät keine Runtime-Dateien vorhanden, werden alle Runtime-

Dateien übertragen. 

Alle Runtime Dateien 

übertragen 
Wird dieser Eintrag aktiviert, werden alle Runtime-Dateien (neu) 

übertragen. Ausgenommen sind die Dateien für z.B. Standard-Rezepturen 

oder Message-Control die explizit von der Übertragung ausgenommen 

wurden, über die Einstellung: 'RT Änderbare Daten'. 

Alle Runtime Dateien 

rücklesen 
Wird diese Einstellung ausgewählt, so werden alle Runtime-Dateien der 

Module Rezepte, Rezeptgruppen Manager, Message Control, Benutzer 

Verwaltung und Production and Facility Scheduler (PFS) vom Zielsystem in 

das lokale Runtime-Verzeichnis zurückgelesen. Anschließend können die 

Änderungen in der Runtime über die Option 'Importiere Runtime-Dateien 

im Editor eingelesen werden. 

Projekt als  

Startprojekt setzen 
Das ausgewählte Projekt wird als Startprojekt gesetzt. Bei jedem Runtime-

Start wird dieses Projekt geladen. 

Runtime starten Die Runtime wird gestartet. 

Runtime beenden Die Runtime wird beendet. 

Projekt nachladen Das Projekt wird nachgeladen. Geänderte Runtime-Dateien werden 

eingelesen. 

Betriebssystem neu 

starten 
Das Gerät, mit dem die Verbindung besteht, wird nach einer 

Sicherheitsabfrage neu gestartet. Es muss gegebenenfalls neu am 

Betriebssystem angemeldet werden. Unter Windows CE wird diese Option 

nicht unterstützt. 

System Status 

ermittlen 
Es wird ermittelt, ob die Runtime auf dem Zielgerät läuft, mit welchem 

Status und welche zenon Version dort installiert ist.  Ermittelt werden: 

 Computername 

 Betriebssystem 

 Runtime aktiv/nicht aktiv 

 Startprojekt 
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 Realer Speicher 

 Laufwerke  

 Remote Seriennummer 

 Remote Aktivierungsnummer 

 Remote zenon Version 

Passwort ändern und 

Lizenzierung anzeigen 
Öffnet Dialog für Verbindungsaufbau. 

Ermöglicht: 

 Änderung des Passworts  

 Anzeige und Änderung der Lizenzierung  

 Konfiguration der Verschlüsselung 

Remote Desktop 

Verbindung starten 
Startet eine Verbindung, um den Zielrechner per Remote Desktop zu 

bedienen. 

Batch-Modus 

Im Batch-Modus können mehrere Rechner gleichzeitig angesprochen werden. Dazu 

1. Erstellen Sie eine Datei hosts.txt.A-Z 

2. Tragen Sie für jeden Rechner in eine eigene Zeile die IP-Adresse ein 

Beispiel: 

HOST=192.168.0.24;  

HOST=192.168.0.15; 

3. Tragen Sie in der Zieladresse des Remote Transport ein: HOST=&hosts.txt;  

4. Fügen Sie im Verzeichnis \zenon\custom\additional die hosts.txt ein. 

STARKE VERSCHLÜSSELUNG 

Informationen zur starken Verschlüsselung im Netzwerk per Remote Transport finden Sie im Kapitel 

Verschlüsselung aktivieren (auf Seite 46)/per Remote Transport (auf Seite 48). 
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7. zenon am Terminalserver 

Die zenon Runtime kann auch in Verbindung mit einer Terminalserver-Lösung eingesetzt werden.  Der 

Editor ist auf einem Terminal Server nicht lauffähig. 

  Info 

Berücksichtigen Sie, dass der Name des Terminal-Clients aufgelöst wird. Beim Einsatz 

einer Firewall ist darauf zu achten, dass entsprechende Ports freigeschaltet werden. 

Terminalserver werden von mehreren Herstellern angeboten.  Alle Tests mit zenon erfolgten mit dem 

Windows Terminalserver. 

  Achtung 

Für den Einsatz mit einem Terminalserver muss zenon  mit einem Netzwerk-Dongle 

lizenziert werden. 

 

 

7.1 Arbeitsweise von Terminal Servern 

Terminal Server erlauben es, mehrere voneinander getrennte Shell-Instanzen (Desktops) auf einem 

Rechner (dem HOST Rechner) zu starten.  

Verbindet sich ein Terminal Client mit dem Server, bekommt er seine eigene Oberfläche zugewiesen. 

Am Client läuft nur ein kleines Programm, das die grafischen Daten anzeigt, die vom Server gesendet 

werden. Alle Programme, die am Client gestartet werden, laufen am Terminal Server. Zum Client 

werden nur die Bildinformationen (grafische Daten) über das Netzwerk übertragen.  

 

7.2 Vorteile und Nachteile 

VORTEILE 

 Es muss nur ein Rechner (der Terminalserver) gewartet werden. 

 Clients müssen nicht sehr performant sein (Thin Clients). 
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 Clients können unterschiedliche Betriebssysteme haben (Windows 7, Windows CE, Linux, Unix 

usw.). 

 Hohe Datensicherheit am Client.  

NACHTEILE 

 Alle gestarteten Programme aller Instanzen laufen auf einem Rechner (dem Terminalserver). 

Dieser: 

  muss ausreichend Rechnerleistung für alle gestarteten Programme bereitstellen 

 muss über ausreichend RAM für alle gestarteten Programme verfügen 

 Alle Anschlüsse müssen geteilt werden. z.B. Netzwerkadapter, COM Ports, Parallele Ports. 

 Die Netzwerkbelastung wird entsprechend hoch, da sowohl die Daten der Programme, als auch 

die grafischen Daten für die Clients über das Netzwerk übertragen werden.. 

 Alle gestarteten Programme nutzen dasselbe Dateisystem und dieselben Dateien. Für zenon 

bedeutet das: 

 jeder Client erhöht den Speicherbedarf 

 die Bildauflösung wird vom ersten gestarteten Client festgelegt. Sollen Bilder in 

unterschiedlichen Auflösungen genutzt werden, kann dies über einen Eintrag in der 

zenon6.ini (SERIALIZE=0) am Terminalserver realisiert werden. Damit werden alle 

Bilder für jeden Client neu berechnet, was die nötige Leistung am Terminalserver 

weiter erhöht. 

 

 

7.3 Arbeitsweise zenon am Terminalserver 

Auf einem Terminal Server kann nur ein zenon Client laufen. zenon als Server oder als Einzelplatzsystem 

sind nicht möglich. 
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So könnte die Topologie eines Terminal-server Netzwerkes mit zenon aussehen:      

 

Parameter Beschreibung 

A. zenon Runtime Server 

B. Terminal Server und n-facher Runtime Client 

C. n Terminal Clients (nur grafische Anzeige) 

 

 

7.4 Erforderliche Einstellungen 

Da die zenon Runtime als Client am Terminal Server mehrfach gestartet wird, müssen mehrere 

Einstellungen angepasst werden. 

ALLGEMEIN 

1. INI-Eintrag 

In der zenon6.ini muss folgender Eintrag am Terminal Server hinzugefügt werden. Am 

Runtime Server sind keine Einstellungen erforderlich.  

[TERMINAL]  

CLIENT=1 

1: Die Runtime kann mehrfach gestartet werden, alle Einstellungen für Terminal Server 

Betrieb werden von der Runtime automatisch vorgenommen.  
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0: Die Runtime kann nur einfach gestartet werden. Ein Betrieb am Terminal Server ist nicht 

möglich. (Default Einstellung) 

2. Automatische Anpassung der Bildauflösung 

Standardmäßig definiert der erste Client am Terminalserver die Bildauflösung. Diese kann 

über einen Eintrag in der zenon6.ini  am Terminal Server angepasst werden:  

[TERMINAL]  

SERIALIZE=0 

3. Bis Version 6.21 

Der Netzwerkdienst (zennetsrv.exe) muss als Standard COM Server und nicht als Dienst 

registriert werden. Dafür muss das Programm von der Kommandozeile aus mit der Option -

regsrv gestartet werden.  

zum Beispiel: C:/Programme/COPA-DATA/zenon700/zenNetSrv.exe -regsrv 

Anmerkung: Ab Version 6.21 ist das die default Registrierung und muss nicht mehr extra 

eingestellt werden. 

4. Übertragung 

Der Transportservice (zensyssrv.exe) muss als Windows Dienst registriert und gestartet 

werden und nicht als Standard-Exe. Dafür wird: 

a) das Programm von der Kommandozeile aus mit der Option -service gestartet. 

Zum Beispiel: C:/Programme/COPA-DATA/zenOn700/zenSysSrv.exe -service 

b) dann der Windows Dienste-Manager gestartet. Der Dienst wird bei jedem 

Rechnerneustart automatisch gestartet. 

Bitte beachten Sie, dass das Startup Tool und auch das Setup den Transportservice immer 

als Standard-EXE registrieren. Daher muss der Transportservice nach jedem Ausführen des 

Startup Tools bzw. nach jeder Neuinstallation wieder neu als Windows Dienst registriert 

werden. 

5. Runtime-Ordner 

Der Runtime Ordner muss von allen Benutzern aus beschreibbar sein. Alle Windows  

Benutzer (Windows-Benutzer: Jeder) im Windows Explorer müssen vollständigen Zugriff auf 

den Runtime-Ordner und alle Unterordner haben.  

6. zenprocess.exe umbenennen 



zenon am Terminalserver 

 

 

73 

 

 

Wenn ein  Anwender im Terminal-Betrieb die Runtime beendet, beendet die zenprocess.exe 

auch die Runtimes aller anderen Anwender. Um das zu verhindern, muss die Datei 

zenprocess.exe im Terminal-Betrieb umbenannt werden. Die zenprocess.exe wird dann nicht 

mehr gestartet. Die Datei befindet sich im zenon Installationsordner. 

SELEKTIVES NACHLADEN VON EINZELPROJEKTEN 

Projekte können auch selektive abgeglichen werden. In diesem Fall laden Clients Projekte nur nach, 

wenn Projektänderungen vorliegen. Um das selektive Nachladen zu aktivieren: 

1. öffnen Sie die zenon6.ini mit einem Texteditor 

2. navigieren Sie zum Abschnitt [TERMINAL]  

3. editieren oder erstellen Sie den Eintrag:  CLIENT_NO_FILE_ALIGN=  

4. mögliche Werte: 

0: Projekte werden immer von allen Clients nachgeladen 

1: selektiver Abgleich aktiv, nur der zenon Client, der in der Konsolen-Session des Terminal-

Servers gestartet wird, gleicht die Runtime-Dateien mit dem zenon Server ab 

Der Konsolen-Client schreibt nach nach dem Abgleich der Runtime-Dateien die Datei 

reloadindicator.tmp in den Ordner, der die project.ini des Projekts enthält. Die Session-Clients am 

Terminal-Server prüfen alle 10 Sekunden, ob diese Datei vorhanden ist. Ist sie vorhanden und ist ihr 

Datei-Zeitstempel neuer als der Zeitpunkt ihres letzten Nachladens, lädt ein Session-Client automatisch 

nach. 

[TERMINAL] 

CLIENT=1 

CLIENT_NO_FILE_ALIGN=1  

SERIALIZE=0  
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7.5 Remote Desktop versus Terminal Server 

Terminalserver unterscheiden sich von Remote Desktop Programmen oder dem zenon Remot Desktop 

vor allem durch die angezeigten Informationen: 

Remote Desktop Terminalserver 

Alle angeschlossenen Stationen sehen immer ein 

und denselben Desktop. Wenn z.B. ein Benutzer 

ein Programm startet, sehen alle dasselbe 

Programm, denselben Mauszeiger, dieselbe 

Tastatureingab usw. 

Jede verbundene Station hat ihren eigenen Desktop - eine 

eigene Instanz. Nur sie sieht, was darauf passiert. 

Mausaktionen und Tastatureingaben betreffen nur diese 

eine Instanz.  

 Das bedeutet auch: In jeder Instanz kann ein Programm 

extra gestartet werden kann, z. B. ein Texteditor. Das 

Programm läuft dann auf dem Terminal Server mehrfach 

und benötigt damit auch mehr Ressourcen. 

 

 

8. Netzwerktopologie verwalten und prüfen 

Die Netzwerktopologie wird in einer eigenen Registerkarte des Projektmanagers angezeigt. Sie besteht 

aus drei Bereichen: 

 Topologiebaum  (auf Seite 75)(links oben): zeigt aktive Projekte; das Globalprojekt wird nicht 

angezeigt 

 Ergebnisbaum (auf Seite 76) (rechts oben): nur Resultatanzeige; repräsentiert den 

Topologiebaum eines ausgewählten Rechners 
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 Rechnerliste  (auf Seite 78)(unten): Listendarstellung und Konfiguration der Rechner im 

Netzwerk 

 

 

 

8.1 Topologiebaum 

Der Topologiebaum stellt aktive Projekte in topologischer Form dar. Angezeigt werden: 
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Parameter Beschreibung 

Projektname Wird in der Registerkarte Projektbaum festgelegt und kann hier nicht geändert werden. 

Netzwerk aktiv Zeigt an, ob das Netzwerk für dieses Projekt aktiv ist. Die Einstellung kann über die 

Eigenschaft Netzwerk aktiv geändert werden. 

Server Zeigt den für dieses Projekt definierten Server an. Die Einstellung kann über das 

Kontextmenü, das Symbol in der Symbolleiste oder die Eigenschaft Server geändert 

werden.  

Standby Zeigt den für dieses Projekt definierten Standby-Server an. Die Einstellung kann über das 

Kontextmenü, das Symbol in der Symbolleiste oder die Eigenschaft Standby geändert 

werden. 

SYMBOLLEISTE UND KONTEXTMENÜ TOPOLOGIEBAUM 

 

Eigenschaft Beschreibung 

Rechner als Server setzen Definiert den in der Rechnerliste  (auf Seite 78)markierten 

Rechner als Server für das im Topologiebaum markierte Projekt. 

Rechner als Standby setzen Definiert den in der Rechnerliste  (auf Seite 78)markierten 

Rechner als Standby-Server für das im Topologiebaum markierte 

Projekt. 

Server löschen Löscht den für das markierte Projekt definierten Server.  

Standby löschen Löscht den für das markierte Projekt definierten Standby-Server. 

Hilfe Öffnet die Online-Hilfe. 

 

 

8.2 Ergebnisbaum 

Der Ergebnisbaum repräsentiert den Projektbaum des in der Rechnerliste (auf Seite 78)  selektierten 

Rechners ab dem Projekt, das für den selektierten Rechner als Startprojekt gesetzt ist, und zeigt dessen 

Projekteinstellungen an.  

Der Ergebnisbaum ist leer, wenn: 

 das Startprojekt des selektierten Rechners nicht gefunden wurde 
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 mehr als ein Rechner in der Liste selektiert wurde 

  

Parameter Beschreibung 

Projektname Projekte, die dem ausgewählten rechner zugewiesen sind. 

Rolle Rolle des Rechners: 

 Server 

 Standby 

 Client 

Server Name des Rechners, der zur Runtime als Server fungiert. 

Standby Name des Rechners, der zur Runtime als Standby-Server fungiert. 

Überprüfungsergebnis Zeigt detaillierte Fehlermeldungen (auf Seite 82) zur Topologieprüfung 

an.  
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8.3 Rechnerliste 

Die Rechnerliste zeigt alle Netzwerkteilnehmer an und ermöglicht deren Konfiguration. Die Liste bezieht 

sich auf den Arbeitsbereich und wird bei jeder Arbeitsbereichssicherung gesichert. 
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Parameter Beschreibung 

Rechnername Name des Rechners. Kann geändert werden über  

 Klick in Zelle: Klick auf ... öffnet Dropdownliste der aktuell im Netzwerk 

verfügbaren Rechner. 

 Eintrag Rechner editieren in Kontextmenü oder Symbolleiste. 

 Eigenschaft Rechnername. 

Startprojekt Dem Rechner zugewiesenes Startprojekt. Kann geändert werden über:  

 Klick in Zelle: Auswahl aus Dropdownliste. 

 Eintrag Startprojekt setzen in Kontextmenü oder Symbolleiste: Setzt das im 

Topologiebaum  (auf Seite 75)selektierte Projekt als Startprojekt. 

 Eigenschaft Startprojekt. 

Startprojekt Runtime-Ordner Ordner für Projektdateien des Zielrechners. Die Dateien des 

Startprojekts werden in diesem Ordner abgelegt, alle anderen Projekte 

relativ dazu, entsprechend der Struktur der eingestellten Runtime-

Ordner am lokalen PC.  

Zum Beispiel: 

Startprojekt Runtime-Ordner: C:\Projekte\Top  = 

Ablageort für Startprojekt.  

Unterprojekte werden abgelegt in  C:\\Projekte . 

 Verwenden Sie den Projektnamen als Ordnername, um 

automatisch die gleiche Struktur wie am Engineering-Rechner zu 

erzeugen. 

Der Startprojekt Runtime-Ordner kann geändert werden 

über: 

 Doppelklick auf Rechner: Öffnet Dialog zur Konfiguration (auf Seite 81) des 

Rechners. 

 Klick in Zelle: Manueller Eintrag möglich. 

 Eigenschaft Startprojekt Runtime-Ordner. 

Überprüfungsergebnis Zeigt das Ergebnis der Topologieprüfung an. 

 In Ordnung: Alle Projekte sind fehlerfrei.  

 Fehler gefunden - Details siehe Detailansicht: Eines oder mehrere Projekte 

haben einen Fehler. 
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 Schwerer Fehler gefunden - Details siehe Detailansicht: Ein Projekt hat 

einen schweren Fehler. Schwere Fehler beenden die weitere Prüfung. 

 Nicht geprüft, da ein schwerer Fehler in Struktur vorhanden ist: Rechner 

wurde nicht vollständig geprüft, da die Prüfung durch einen schweren 

Fehler beendet wurde. 

Detaillierte Fehlermeldungen (auf Seite 82) werden im Ergebnisbaum 

angezeigt.  

SYMBOLLEISTE UND KONTEXTMENÜ RECHNERLISTE 

 

Eintrag Beschreibung 

Rechner hinzufügen... Öffnet den Dialog zur Konfiguration der Rechner (auf 

Seite 81) im Netzwerk. 

Rechner editieren... Öffnet den Dialog zur Konfiguration der Rechner (auf 

Seite 81) im Netzwerk mit für diesen Rechner 

eingetragenen Daten. 

Rechner löschen Löscht Rechner nach Sicherheitsabfrage aus Topologie.  

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Löschen von Server 

oder Standby-Server zu schweren Fehlern in der 

Topologie führt. 

Startprojekt setzen Setzt das im Topologiebaum (auf Seite 75) selektierte 

Projekt als Startprojekt. 

Runtimedateien aller Projekte des Rechner 

übertragen 

Überträgt alle für den  ausgewählten Rechner gültigen 

Projekte auf den Zielrechner. Das Ergebnis wird in einem 

Informationsfenster angezeigt.  

Hilfe Öffnet die Online-Hilfe. 
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8.3.1 Dialog Konfiguration Rechner im Netz 

Um Rechner im Netzwerk zu konfigurieren, sind folgende Angaben nötig: 
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Parameter Beschreibung 

Rechnername Klick auf ... öffnet Dropdownliste der aktuell im Netzwerk verfügbaren Rechner.  

Startprojekt Auswahl aus Dropdownliste. 

Startprojekt 

Runtime-Ordner: 

Ordner für Projektdateien des Zielrechners. Die Dateien des Startprojekts werden in 

diesem Ordner abgelegt, alle anderen Projekte relativ dazu, entsprechend der Struktur 

der eingestellten Runtime-Ordner am lokalen PC.  

 Verwenden Sie den Projektnamen als Ordnername, um automatisch die gleiche 

Struktur wie am Engineering-Rechner zu erzeugen. 

Zum Beispiel: 

Projektname = I-Project 

Bei Startprojekt Runtime-Ordner tragen Sie ein: C:\Projects\I-

Project  

Die Unterprojekte werden relativ davon abgelegt in C:\Projects\Projektname, 

z.B.:  

Der Projektname ist SubProject1, dann liegt der Runtime Ordner dafür in 

C:\Projects\SubProject1. 

Voraussetzung: Die Runtime-Ordner sind auf ihren Default Einstellungen belassen 

worden und die Projekte wurden in einer Ebene im Editor angelegt.  

Ist dies nicht der Fall, kann es passieren, dass die Unterprojekte nicht übertragen 

werden können, da der Relativ-Ordner vom Startprojekt aus gesehen nicht erzeugbar 

ist.  

Beispiel: Das Integrationsprojekt hat als Runtime-Ordner eingestellt: 

C:\Workspace\Projects\I-Project. Das Subprojekt hat als Runtime -Ordner 

eingestellt: C:\Subproject. Der Startprojekt Runtime-Ordner wird auf 

C:\Project eingestellt. Das Subprojekt kann nicht übertragen werden, weil der 

Relativ-Ordner wäre ..\..\Project. Das funktioniert nicht, weil der Runtime-

Ordner für das Subproject dann unterhalb von C:\ liegen würde. 

Abhilfe: Projekteigenschaft Runtime-Ordner richtig stellen. Am besten so, dass 

die Runtime Ordner für alle Projekte auf der selben Ebene liegen. 

 

 

8.4 Fehlermeldungen der Topologieprüfung 

Die Prüfung der Topologie wird immer ausgeführt, wenn sich Einstellungen, welche die Topologie 

betreffen, ändern. So kann für jede Änderung sofort deren Auswirkung beobachtet werden. Die 

Topologie wird auch überprüft, wenn auf die topologische Ansicht umgeschaltet wird. 
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IMPLEMENTIERTE PRÜFUNGEN 

 Ist das in der Topologie definierte Projekt im Projektbaum vorhanden? 

 Wurde ein Server definiert? 

 Wurden für Standby und Server unterschiedliche Rechner definiert? 

 Kann der Client seinen Server/Standby erreichen? 

 Kann der Server seine Clients erreichen? 

 Kann der Standby seine Clients erreichen? 

 Ist der Server für ein Projekt in der Topologie vorhanden? 

 Ist der Standby für ein Projekt in der Topologie vorhanden? 

 Ist im Pfad vom Client zum Server ein Rechner mehrfach enthalten? 

 Wird ein Client vom Server nur auf einem Pfad aktualisiert oder existieren mehrere Pfade? 

CLIENT ZUM SERVER 

 Erreicht der Client seinen Server über die Kette der Server? 

 Wurde ein Rechner, der routet, auf seinen Standby umgeschaltet?  

Info: Der Server muss für den Client auch über den Standby des Projekts, das routet, 

erreicht werden können.  

FEHLERMELDUNGEN 

Fehler, die bei der Topologieprüfung erkannt werden, werden im Ergebnisbaum  (auf Seite 76)in der 

Spalte Überprüfungsergebnis angezeigt. 
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Fehler Ursache Lösung 

Das Startprojekt ist 

nicht bekannt! 
Startprojekt kann nicht gefunden 

werden. 

Projektkonfiguration richtig stellen bzw. 

fehlendes Projekt in Arbeitsbereich 

einbinden. 

Der Rechner ist als 

Server und als Standby 

eingetragen! 

Server und Standby-Server 

müssen unterschiedliche Rechner 

sein. 

Definieren Sie unterschiedliche Rechner 

als Server und Standby-Server. 

Es ist kein Rechner 

als Server 

eingetragen! 

Das Projekt ist ein 

Netzwerkprojekt, es wurde aber 

kein Server projektiert.  

Definieren Sie einen Rechner als Server. 

Das Projekt wird auf 

Rechner (Name) nicht 

gestartet! Das ist 

aber erfoderlich, da 

in höheren 

Hierarchiebenen darauf 

zugegriffen wird. 

Das Projekt ist auf dem 

genannten Rechner nicht 

geladen. Das Projekt wird aber 

über diesen geroutet. 

Topologie bzw. Startprojekt für den 

Rechner anpassen oder die Eigenschaft 

Routing aktiv  deaktivieren. 

Zirkularer Zugriff auf 

den Server: Der 

Rechner (Name)verweist 

wieder auf den Client 

(Name)! 

Der Routingpfad vom Client zum 

Server läuft im Kreis. Der 

Rechner, der als Knoten fungiert, 

verweist wieder auf den Client. 

Topologie bzw. Startprojekt für den 

Rechner anpassen oder die Eigenschaft 

Routing aktiv  deaktivieren. 

Zirkularer Zugriff auf 

den Standby: Der 

Rechner (Name)verweist 

wieder auf (Name)! 

Der Routingpfad vom Client zum 

Standby läuft im Kreis. Der 

Rechner, der als Knoten fungiert, 

verweist wieder auf den Client. 

Topologie bzw. Startprojekt für den 

Rechner anpassen  oder die Eigenschaft 

Routing aktiv  deaktivieren. 

Der Rechner (Name) ist 

in der Liste der 

Rechner nicht 

enthalten 

Rechner fehlt in der Liste der 

rechner für die Topologie. 

Rechner zur Topologie hinzufügen. 

Nicht geprüft, da ein 

schwerer Fehler in der 

Topologie vorhanden 

ist 

Aufgrund eines 

schwerwiegenden Fehlers wurde 

keine Prüfung vorgenommen.  

Schwerwiegenden Fehler beseitigen. 

Zirkularer 

Zugriffspfad: 

(Rechnernamen) 

Der Routingpfad vom Client zu 

seinem Server/Standby läuft im 

Kreis.  

Das Feld „Rechnernamen" 

enthält die Namen der Rechner, 

die beteiligt sind.  

Aufbau: Der erste Rechner ist 

Topologie bzw. Startprojekt für den 

Rechner anpassen  oder die Eigenschaft 

Routing aktiv deaktivieren.  
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immer der Client. Das 

Trennzeichen zwischen den 

Rechnernamen gibt an, ob der 

folgende Rechner Server oder 

Standby ist. 

  > kennzeichnet den folgenden 

Rechner als Server.  

 „+" kennzeichnet den folgenden 

Rechner als Standby. 

Z.B.: 

Rechner1+Rechner2>Rechner3 

Es ist ein zirkularer 

Zugriff vom Server zum 

Client vorhanden! 

Bei der Suche des Client-

Rechners entsprechend der 

Knoten wird er Server gefunden. 

Topologie bzw. Startprojekt für den 

Rechner anpassen  oder die Eigenschaft 

Routing aktiv deaktivieren.  

Der Server (Name) 

erreicht diesen Client 

nicht! 

Der Pfad vom angegeben Server 

zum Client ist nicht geschlossen. 

Der Client ist in der Client-Liste 

am Server enthalten, wird jedoch 

nicht aktualisiert. (Die blauen 

Punkte verschwinden am Client 

nicht.) 

Topologie bzw. Startprojekt für den 

Rechner anpassen  oder die Eigenschaft 

Routing aktiv deaktivieren. 

 

 

9. Redundanz 

Redundanz sorgt dafür, dass auch bei einem Serverausfall Prozesse nicht unterbrochen werden und 

keine Datenverluste entstehen. Bei redundanten Systemen wird  unterschieden zwischen: 

 Software-Redundanz: Nur der Server schreibt auf die Steuerung. Der Standby hat nur lesenden 

Zugriff.  

 Hardware-Redundanz: Steuerungen sind ebenfalls redundant ausgelegt. Standby schreibt auf 

Standby-Steuerung.  

Die Auswahl dazu treffen Sie bei der Konfiguration des Standby-Servers (auf Seite 91). 
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  Info 

Redundanz steht unter zenon Operator nicht zur Verfügung. Redundanzeinstellungen 

werden ignoriert. 

SOFTWARE-REDUNDANZ 

Software-Redundanz besteht aus: einer Steuerung und zwei redundanten Rechnern (Server und 

Standby-Server). 

Im Betrieb kommuniziert der Server bidirektional mit der Steuerung, der Standby kommuniziert lesend 

mit der Steuerung. Der Standby synchronisiert sich mit dem Server. 

 

Beim Ausfall des Servers: 

 stuft sich der Standby zum Server hoch 

 sorgt die stoßfreie Redundanz (auf Seite 89) für lückenlosen Datenbestand auch während der 

Totzeit zwischen Ausfall und Umschaltung 

 kommuniziert der Standby als Server bidirektional mit der Steuerung 

HARDWARE-REDUNDANZ 

Software-Redundanz besteht aus: zwei redundanten Steuerungen und zwei redundanten Rechner 

(Server und Standby-Server). 
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Im Betrieb kommuniziert der Server bidirektional mit einer Steuerung, der Standby bidirektional mit der 

zweiten Steuerung. Der Standby synchronisiert sich mit dem Server, die zweite Steuerung mit der ersten 

Steuerung. 

 

Beim Ausfall des Servers oder der Steuerung des Servers: 

 stuft sich der Standby zum Server hoch 

 kommuniziert der Standby als Server mit seiner Steuerung 

 sorgt die stoßfreie Redundanz (auf Seite 89) für lückenlosen Datenbestand auch während der 

Totzeit zwischen Ausfall und Umschaltung 
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REDUNDANZ MIT ZENON 

Ausfallsicherheit durch Redundanz wird erreicht, indem jeder Projekt-Server von einem zweiten Server, 

den sogenannten Standby-Server, abgesichert wird.  

zenon ermöglicht Ihnen die die Konfiguration von: 

 Stoßfreier Redundanz (auf Seite 89): verhindert Datenverlust bei Serverausfall, bereits mit 2 

Rechner realisierbar. 

Der Standby erkennt einen Serverausfall und übernimmt automatisch die komplette 

Funktionalität des Servers. Um Datenverluste in der Zeitspanne zwischen Serverausfall und 

Erkennen des Ausfalls (Todzeit) zu verhindern, puffert der Standby alle anfallenden Daten. 

Nach einem Serverausfall wird dieser Puffer nachgetragen, so dass keinerlei Datenverlust 

entsteht.  

 Kreisredundanz (auf Seite 92): sichert mehrere Projekte gleichzeitig ab,bereits mit 3 Rechner 

realisierbar.  

Verbindung von stoßfreier Redundanz mit Mehrprojektveraltung.  

Beide Redundanzformen können sehr einfach projektiert werden. Details zur Konfiguration redundanter 

Netzwerke finden Sie hier: 

 zenon Stoßfreie Redundanz (auf Seite 89) 

 zenon Kreisredundanz (auf Seite 92) 

 Redundanz für zenon Logic und zenon (Handbuch zenon Logic Runtime) 

Für die zenon Redundanz müssen nur Server und Standby-Server definiert werden. Server und Standby 

Server können auch weiterhin als Bedienarbeitsplätze verwendet werden. Projektänderungen werden 

am Projektserver eingepflegt, der Standby Server und die angeschlossenen Clients führen den Online-

Datenabgleich automatisch durch. Alle Rechner haben immer denselben Projektstand.  

  Info 

Steht nur eine SPS zur Verfügung, die nur Einwegkommunikation bietet, kann in den 

allgemeinen Einstellungen der Treiberkonfiguration die Option Am Standby-

Server stoppen aktiviert werden. Damit wird der Treiber am Standby-Server 

gestoppt und erst beim Hochstufen wieder gestartet. 
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9.1 Stoßfreie Redundanz 

Stoßfreie Redundanz verhindert bei Serverausfällen den Verlust von Daten. Auch die Todzeit zwischen 

Ausfall und Erkennen des Ausfalls wird abgesichert. 

Für stoßfreie Redundanz eines Projekts benötigen Sie lediglich zwei einfache, handelsübliche PCs: 

 

 ABLAUF STOßFREIE REDUNDANZ 

 Ein Server und ein Standby-Server sind gemeinsam für ein Projekt zuständig. 

 Der Server hat wie im normalen Client-Server Netzwerk die Hoheit über alle Daten. 

 Der Standby-Server erhält alle Daten vom Server und bleibt voll bedienfähig.  

 Der Standby-Server zeichnet eigenständig alle historischen Daten wie Alarme, CEL und Archive 

auf und gleicht Rezepte, Benutzer, etc. mit der Server ab.  

 Da die Informationen immer vom Server kommen, sind alle Daten garantiert aktuell und 

konsistent. 

 Fällt der Server aus, stuft sich der Standby zum Server hoch und übernimmt alle Aufgaben. Auch 

in der Todzeit (zwischen Ausfall und Erkennen des Ausfalls) gehen keine Daten verloren 

(stoßfreie Redundanz). 
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 Alle angeschlossenen Clients erfahren vom Ausfall des Servers und verbinden sich automatisch 

zum neuen Server. 

 Wenn der ursprüngliche Server wieder online geht 

 verbindet er sich zum Standby Server 

 gleicht die Daten ab  

 stuft sich wieder zum Server hoch.  

Auch dabei gehen keine Daten verloren.  

 Alle angeschlossenen Clients inklusive Standby ordnen sich wieder dem Server unter. 

KONFIGURATION STOßFREIE REDUNDANZ 

1. definieren Sie einen Standby-Server (auf Seite 91)  

2. der Standby puffert ständig alle anfallenden Daten 

3. beim Ausfall des Servers übernimmt der Standby 

4. der  Puffer wird nachgetragen und damit die Todzeit abgesichert 

SPEZIELLE KONSTELLATIONEN IN DER KOMMUNIKATION VON SERVER UND STANDBY-
SERVER 

Beachten Sie die Kommunikationsregeln zwischen Server und Standby in folgender Konstellation: 

 der Server steht -> der Standby-Server läuft -> der Server wird gestartet  -> der Server holt sich 

alle Runtime-Daten vom Standby 

In Ausnahmefällen kann es dabei zu Konflikten kommen: 

1. Projektänderungen bei gestopptem Server 

2. Serverrolle unklar bedingt durch Netzwerkprobleme 

Wenn Sie währende eines Serverstillstands Änderungen im Projekt vornehmen und diese vor dem 

Abgleich nur auf diesem Server einspielen, werden diese Änderungen wieder überschrieben, wenn sich 

der Server die Daten vom Standby holt.  

 Spielen Sie geänderte Daten vor dem Update auch am Standby ein.  
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In Ausnahmesituationen kann es dazu kommen, dass beide Rechner sich in der Rolle des Servers sehen. 

Ursache kann zum Beispiel der Verlust der Netzwerkverbindung durch Switchausfall, lockere 

Netzwerkabel etc. sein. In diesem Fall ist die Kommunikation zwischen Server, Standby-Server und 

Clients abhängig vom Fehlerbild.  

Wird in dieser Konstellation das Fehlerbild aufgelöst und beide Server kommunizieren wieder 

miteinander, dann hat der projektierte Server die Datenhoheit. Das bedeutet: Aktuelle Daten des 

Standby-Servers könnten überschrieben werden.   

Um das zu verhindern: 

1. Überprüfen Sie immer mit der Systemvariable aktueller Server 

(SYSDRV.chm::/25959.htm): 

Sie sehen, in welcher Rolle sich die Runtime befindet, und entdecken doppelte Server. 

2. Beenden Sie das zenon Projekt auf dem Server, der die Netzwerkverbindung verloren hat. 

3. Stellen Sie dann die Netzwerkverbindung wieder her. 

4. Starten Sie das zenon Projekt am Server neu.  

5. Das Projekt startet dann als Standby, aktualisiert seine Daten und wechselt erst dann zur Server-

Rolle zurück. 

 Überwachen Sie die Netzwerkverbindung mit dem Redundancy Management Tool (auf Seite 94).  

 

9.1.1 Einrichten eines Standby-Servers 

Um einen Standby-Server einzurichten: 

1. Öffnen Sie in den Projekt-Eigenschaften im Editor die Gruppe Netzwerk. 

2. Tragen Sie in der Eigenschaft Standby  den Namen des Rechners ein, der als redundanter 

Server dienen soll. (Der Rechner muss eine Verbindung zur Steuerung haben.) 

Sie können den Rechnernamen eintragen: 

a) durch Auswahl aus Dropdownliste nach Klick auf die Schaltfläche ...  

b) von Hand eintippen 

sysdrv.chm::/25959.htm
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wählen Sie in der Eigenschaft Redundanztyp die gewünschte  Redundanzform  aus der 

Dropdownliste aus: 

 Software-Redundanz:  

Das System besteht aus einer Steuerung und zwei redundanten Leitsystem-Rechnern. 

Beide Rechner müssen Verbindung zur Steuerung haben. Beide Rechner kommunizieren 

mit der Steuerung und halten gleichzeitig die Daten aus der Steuerung aktuell. Die 

Kommunikation zur Steuerung übernimmt der Rechner mit Server-Funktion. Der Server 

kommuniziert also bidirektional, der Standby unidirektional. Fällt der Server aus, übernimmt 

der Standby-Server die bidirektionale Kommunikation mit der Steuerung.  

Nur zenon ist redundant ausgeführt. Die Steuerung ist nicht redundant.  

 Hardware-Redundanz:  

Das System besteht aus zwei redundanten Steuerungen und zwei redundanten Leitsystem-

Rechnern. Jeder Rechner kommuniziert mit einer Steuerung bidirektional. Beide Rechner 

und beide Steuerungen gleichen ihre Daten ab. Fällt eine Komponente im ersten System 

aus, übernimmt das zweite System.  

Sowohl zenon als auch Steuerung werden redundant ausgeführt. 

 

 

9.2 zenon Kreisredundanz 

Die zenon Kreisdredundanz ermöglicht die stoßfreie Redundanz mehrerer Projekte mit geringem Einsatz 

von Hardware. B 

Normalerweise werden für jedes redundante Projekt 2 Rechner benötigt: ein Server und ein Standby. 3 

Projekte benötigen damit zum Beispiel mindestens 6 Rechner. Mit der zenon Kreisredundanz genügen 

bereits drei Rechner, um drei Projekte abzusichern. Für jedes weitere Projekt kommt ein PC hinzu. 

zenon verbindet dafür die Mehrprojektverwaltung (auf Seite 25) mit der stoßfreien Redundanz (auf 

Seite 89).  

KONZEPT DER KREISREDUNDANZ 

Kreisredundanz nutzt die Möglichkeit der Mehrprojektverwaltung: Auf einem PC können mehrere 

Projekte gleichzeitig laufen. Jeder PC ist einmal Server und einmal Standby für sein Nachbarprojekt, und 

kann auch noch Client für andere Projekte sein. So ergibt sich ein Kreis. Anstelle von zum Beispiel 4 

Rechner und Lizenzen für 2 Projekte, 6 für 3 oder 8 für 4, benötigen Sie nur mehr die Hälfte. 
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Topologie mit drei Projekten 

 

 Auf Rechner 1 läuft das Projekt A als Serverprojekt und das Projekt B als Standbyprojekt.  

 Auf Rechner 2 läuft das Projekt B als Serverprojekt und das Projekt C als Standbyprojekt.  

 Auf Rechner 3 läuft das Projekt C als Serverprojekt und das Projekt A als Standbyprojekt.  

Der Kreis ist geschlossen.  

 Jeder Rechner kann gleichzeitig Client für alle Projekte sein. 

 Aufwand: 3 Rechne rund 3 Runtime-Lizenzen 

Normalerweise würde man in diesem Beispiel 6 Rechner und 6 Runtime-Lizenzen benötigen. Die zenon 

Kreisredundanz ist selbstverständlich nicht auf drei Projekte beschränkt, sondern es können beliebig 

viele Projekte im Kreis zusammengeführt werden. Da die Rechner zusätzlich auch Clients anderer 

Projekte sein können, lässt sich auf diese Weise einfach und preiswert eine ausfallsichere, 

hochverfügbare Fertigungslinie realisieren. 

ZEITSYNCHRONISATION BEI ZENON KREISREDUNDANZ 

Ist die zenon Zeitsynchronisation (auf Seite 11) aktiv, bekommen der Standby und die Clients die 

aktuelle Zeit immer vom Server. Beim Einsatz der zenon Kreisredundanz ist das nicht sinnvoll, da die 

einzelnen PCs gleichzeitig Server und Standby sind. Damit würde sich zum Beispiel Rechner 1 die Zeit 

von Rechner 2 holen, Rechner 2 von Rechner 3 usw. 

 Deaktivieren Sie in diesen Fall die zenon Zeitsynchronisation und führen Sie eine externe 

Zeitsynchronisation durch. Eine Anleitung dazu finden Sie im Abschnitt Zeitsynchronisation im Netzwerk 

(auf Seite 11). 
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9.3 Redundancy Management Tool 

Das Redundancy Management Tool überwacht den Netzwerkadapter und dessen Verbindung zum 

Netzwerk. Verliert das Gerät die Verbindung zum Netzwerk, zum Beispiel durch Entfernen des 

Netzwerkkabels, stoppt das Redundancy Management Tool die Runtime. Dieser Vorgang kann vom 

Bediener innerhalb einer konfigurierbaren Zeitspanne abgebrochen werden. Wird die Verbindung zum 

Netzwerk wieder hergestellt, startet das Redundancy Management Tool die Runtime erneut. 

START UND KONFIGURATION 

Das Redundancy Management Tool kann als Dialog oder per Kommandozeile konfiguriert werden. 

Um den Dialog zu öffnen,stehen drei Wege zur Verfügung: 

 Aus dem Windows Startordner: Start -> Alle Programme -> COPA-DATA -> Tools -> Redundancy 

Management Tool  

 Über das Startup Tool: Tools -> zenon_redman  

 Direktstart der Datei zenon_redman.exe aus dem zenon Programmordner 

Nach dem Start wird das Redundancy Management Tool als Symbol im rechten Bereich der Windows 

Taskleiste angezeigt. Doppelklick auf das Symbol öffnet den Konfigurationsdialog: 
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Parameter Beschreibung 

Status Status des Netzwerkadapters. 

Network adapter connection 

state 

Information über den Status: 

 Connected: Verbindung zum Netzwerk besteht. 

 Disconnected: Verbindung zum Netzwerk wurde 

unterbrochen. 

Runtime state Status der zenon Runtime 

 Running: Runtime läuft. 

 Stopped by Redundancy Management 

Tool: Runtime wurde vom Tool beendet. 

 Stopped: Runtime läuft nicht. 

Settings Einstellungen. 

Monitored network adapter Auswahl des zu überwachenden Netzwerkadapters aus 

Dropdownliste. Liste zeigt alle im Gerät gefundenen 

Adapter an. 

Runtime shutdown delay Einstellung der Verzögerungszeit in Sekunden vor dem 

Beenden der Runtime. In dieser Zeitspanne kann der 

Bediener das Beenden der Runtime unterbrechen. 

 Maximaler Wert: 2147483647 s.  

Werte darüber werden als 0 interpretiert. 

Apply Übernimmt Einstellungen, schreibt Werte in die INI-Datei 

und schließt Dialog. 

Bei der Konfiguration über den Dialog wird im Pfad %ProgramData%\COPA-DATA\System die 

Datei RedMan.ini angelegt. Sie enthält folgende Einträge.  
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Parameter Beschreibung 

[DEFAULT]  

ADAPTER= Gewählte LAN-Verbindung- 

DELAY= Wert für Verzögerungszeit. 

Das Redundancy Management Tool kann auch über die Kommandozeile gestartet werden.  

Mögliche Parameter: 

 ADAPTER=‘Name‘: Legt den zu überwachenden Netzwerkadapter fest. 

 DELAY=‘Sekunden‘: Gibt die Wartezeit nach Verbindungsausfall an. 

Maximaler Wert: 2147483647. Werte darüber werden als 0 interpretiert. 

 HELP,?: Zeigt Hilfe zu den Kommandozeilenparametern an 

  Info 

Bei der Konfiguration über Kommandozeile: 

 werden diese Einstellungen direkt übernommen 

 wird die Konfiguration im Dialog deaktiviert 

 wird keine INI-Datei geschrieben 
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IM RUNTIME-BETRIEB 

Während des Runtime-Betriebs überwacht das Redundancy Management Tool kontinuierlich die 

Netzwerkverbindung. Wird die Verbindung unterbrochen, zeigt das Redundancy Management Tool eine 

Warnmeldung an und beendet die Runtime nach der konfigurierten Verzögerungszeit. 

 

Sobald die Verbindung wieder verfügbar ist, startet das Redundancy Management Tool die 

Runtimewieder. 

Klick auf die Schaltfläche Cancel unterbricht den Countdown und verhindert das Beenden der Runtime. 

Wird die Verbindung wiederhergestellt, dann wird bei einem erneuten Ausfall der Dialog wieder 

angezeigt. Der Benutzer kann erneut abbrechen oder das Tool die Runtime beenden lassen. 

Der aktuelle Status der Verbindung und der Runtime wird auch im Konfigurationsdialog immer 

angezeigt: 
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FEHLERBEHANDLUNG 

 Fehler werden durch Popup-Meldungen angezeigt: 

Meldung Bedeutung 

GetAdapterAddresses not supported on this 

patform! Error code '%u'! 
Betriebssystemversion wird nicht 

unterstützt 

GetAdapterAddresses did not return information 

about network adapters. Error code '%u'! 
Keine Netzwerkadapter gefunden. 

In den LOG-Dateien des Dignosis Viewer werden dokumentiert: 

Eintrag Debug Level Bedeutung 

Network link '%s' down for '%u' 

seconds. zenon runtime will be 

terminated. 

Fehler Netzwerkverbindung ausgefallen: Die 

Runtime wird beendet. 

Network link '%s' is up. Restarting 

zenon runtime now. 
Information Netzwerkverbindung wieder verfügbar: Die 

Runtime wird neu gestartet 

 

 

10. Routing 

Beim Routing werden die Pakete der untergeordneten Projekte über den Server vom ersten Client 

Projekt (ECP) im Zweig gesendet.  

 Anwendungsbeispiel: Kann in einer Konstellation von mehreren Rechnern nicht jeder Rechner 

jeden anderen erreichen, muss ein Rechner als Router agieren. 

 Technische Umsetzung: Der Server und der Standby der untergelagerten Projekte werden 

auf den des ECP abgeändert; das ist der zur Laufzeit aktive Server/Standby. 



Routing 

 

 

99 

 

 

ROUTING ALLGEMEIN 

Zwei grundlegende Regeln sollten bei der Projektierung von Netzwerkstrukturen mit Routing beachtet 

werden. Sollte einer dieser Regeln nicht eingehalten werden, kann es abhängig von der jeweiligen 

Struktur zu Kommunikationsproblemen oder anderen unerwünschten Effekten kommen.  

 Regel 1: Server und Ebenen 

Ein Computer der als Server agiert, darf nur innerhalb einer Ebene (Kreisredundanz) mehrfach 

als Server bzw. Standby verwendet werden. In einer Ebene darüber oder darunter darf er nicht 

mehr als Server definiert werden! 

 Regel 2: Einzelplatz-Projekte 

Ist das Startprojekt ein Einzelplatz-Projekt, dann kann darunter nur eine einzige Ebene von 

Netzwerk-Projekten verwendet werden. 

 Der Client sendet das Paket zu dem im Projekt zur Runtime aktiven Server.  

 Ist das Projekt auf diesem Rechner nicht Server, wird das Paket solange weitergesendet, bis es 

am Server angekommen.  

 Diese Funktionalität wird durch ein Integrationsprojekt nicht beeinflusst. 

1. Wenn der Server eine direkte Clientverbindung zum Client hat, wird das Paket dorthin gesendet. 

2. Wenn keine Clientverbindung zum Zielrechner  besteht, sendet der Server das Paket zu allen 

Rechnern auf denen ein Projekt läuft, wofür er Server ist. 

3. Wenn der Knoten eine direkte Clientverbindung zum Client hat, wird das Paket dorthin 

gesendet. 

4. Wenn der Rechner als Knoten fungiert, dann wird das Paket  zu allen Rechnern, die sich zum 

Knotenrechner verbunden haben gesendet. Wenn der Zielrechner gleich dem Quellrechner ist, 

wird das Paket nicht weiter gesendet. 

5. Der Ablauf wird bei Punkt 3 weitergeführt.  
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 Die Punkte 2 und 4 werden nur ausgeführt, wenn auf diesen Rechnern das Routing aktiv ist.  

  Info 

Server und Standby muss auf den Client-Rechnern nicht den projektierten entsprechen, 

sondern können sich je nach Netzwerktopologie auf dem jeweiligen Rechner ändern. 

Als Clientverbindung wird eine Netzservice-Verbindung bezeichnet, die durch einen Client zum 

prozessführenden Server oder Standby aufgebaut wird. Erkennbar ist das daran, dass die Verbindung 

zum Port 1100 am Zielrechner besteht. 

  Achtung 

Es ist nicht garantiert, das ein zu einer funktionsfähig definierten Topologie 

hinzugefügter reiner Client-Rechner funktionieren wird. Speziell auf reinen Client-Rechner 

kann sich durch das Routing ergeben, dass manche Projekte durch den Server nicht 

erreicht werden können. 

REGELN FÜR ROUTING VOR ZENON 6.50: 

1. Das erste Client Netzwerkprojekt eines Zweiges auf einen PC definiert für alle untergeordneten 

Projekte im Zweig den Server und den Standby. Das gilt auch 

 wenn ein untergeordnetes Projekt auf diesem PC Server oder Standby wäre 

 für Projekte, die eigentlich keinen Standby-Server haben 

2. Wenn das übergeordnete Projekt kein Netzwerkprojekt ist oder kein Server, werden die Zweige 

der Unterprojekte des Startprojektes parallel betrachtet. Damit können unterschiedliche 

Rechner Server für die Unterprojekte sein. Für die Zweige gelten die Regeln aus Punkt 1. 

3. Einzelplatzprojekte werden für die Topologie nicht beachtet, ausgenommen das Startprojekt. 

4. Wenn das Startprojekt nicht Server ist (also Einzelplatz, Client oder Standby nicht 

prozessführend), wird im Netzservice das Routing nicht aktiviert. Das betrifft nur die Richtung 

vom Server zum Client. 
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REGELN FÜR ROUTING AB ZENON 6.50: 

Standardmäßig ist ab Version 6.50 die Eigenschaft Routing aktiv deaktiviert. 

Wenn beim Startprojekt am Rechner die Eigenschaft Routing aktiv  nicht aktiv ist, wird nicht 

geroutet. Jedes Projekt verbindet sich dann zum entsprechenden Rechner, wo es Server ist, direkt. Der 

Rechner ist dann kein Knoten und Pakete werden von diesem auch nicht geroutet. 

Die Regeln wie vor 6.50 bleiben gültig. 

 

 Ein Projekt, das auf dem Rechner Server oder Standby ist, bleibt Server oder Standby, auch wenn 

das übergeordnete Projekt einen anderen Server oder Standby verwendet. 

ROUTING ÜBERPRÜFEN 

Um Routingeinstellungen zu überprüfen, verwenden Sie die Vorgangsweise aus "Netzwerktopologie 

verwalten (auf Seite 74)". 

 

 

10.1 Beispiel für Routing 

Routing für: 

 PC3 P1 + P1_1 über PC1 

 PC1/P1_1 über PC2 

AUSGANGSLAGE 

Die folgende Grafik enthält die Rechner, die darauf laufenden Projekte und die projektierten 

Servernamen. 

 PC1 ... PC4 = Rechner 1 bis 4 
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 Px = Projekt-Nummer 

 IPRJ = Integrationsprojekt 

 S = Server 

 CL = Client 

 

SERVER ZUR RUNTIME: 

PC1  

IPRJ PC1 

P1 PC2 

P1_1 PC2 
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PC2  

P1 PC2 

P1_1 PC4 

 

PC3  

IPRJ PC1 

P1 PC1 

P1_1 PC1 

 

PC4  

P1_1 PC4 

Wird ein Paket von PC3/P1_1 zu seinem Server gesendet, ist der Weg wie folgt: 

PC3/P1_1 -> PC1 -> PC2 -> PC4 

Verbindungen zwischen den Rechnern: 

Client baut 
Verbindung auf 

Server 

PC3  PC1 

PC1  PC2 

PC2  PC4 

 

 

11. Bedienberechtigung im Netzwerk 

Ein Netzwerk-Projekt kann in der Grundeinstellung von allen Stationen aus bedient werden. Bedienen 

bedeutet hier: Aktiv in den Prozess eingreifen, also: Werte absetzen, Rezepte ausführen, Alarme 

quittieren, etc. 
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Damit besteht die gefahr, dass zwei Benutzer auf zwei verschiedenen Stationen gleichzeitig auf dieselbe 

Variable einen Wert absetzen wollen. In diesem Fall: 

 werden beide Aktionen ausgeführt 

 der zuletzt eingegebene Wert überschreibt alle früheren 

In zenon haben Sie die Möglichkeit, die Bedienung des Projekts jeweils nur auf einer Station zuzulassen. 

In diesem Fall muss sich ein Benutzer die Bedienberechtigung im Netz auf seine Station holen, bevor er 

das Projekt bedienen kann.  Das Aufschalten von Bildern, das Lesen der Listen, etc. ist nach wie vor 

jederzeit auf jeder Station möglich. 

ABLAUF 

Bei aktiver Eigenschaft Bedienberechtigung aktiv: 

 Soll eine aktive Bedienung erfolgen, muss die Berechtigung geholt werden. 

 Ist die Bedienung durch einen anderen Rechner gesperrt, wird auf dem sperrenden Rechner ein 

Dialog geöffnet. 

 Der sperrende Benutzer kann die Berechtigung frei geben oder weiter sperren.  

 Erfolgt keine Antwort, wird die Berechtigung nach einem voreingestellten Timeout freigegeben.  

 Wird ein Verbindungsabbruch im Netzwerk erkannt, dann wird die Bedienberechtigung für 

diesen Rechner zurückgesetzt.  

Details siehe Kapitel: 

 Bedienberechtigung konfigurieren (auf Seite 105) 

 Bedienberechtigung zur Runtime (auf Seite 107) 

SYSTEMVARIABLE FÜR DIE BEDIENBERECHTIGUNG 

Die Systemvariable infomiert zur Bedienberechtigung: 

 Rechner mit der Bedienberechtigung: Rechnername, der über die 

Bedienberechtigung verfügt (String) 

 Bedienberechtigung hier vorhanden: Rechner besitzt die Bedienberechtigung (Bool) 
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 Bedienberechtigung verweigert: Rechner fordert Bedienberechtigung an, erhält sie 

aber nicht (Bool) 

Details siehe Kapitel Netzwerkmeldungen vom Systemtreiber (auf Seite 128). 

 

11.1 Bedienberechtigung konfigurieren 

Um die Bedienberechtigung im Netzwerk zu ermöglichen, müssen Sie: 

 Bedienberechtigungen aktivieren und Timeouts einstellen 

 Funktionen für die Bedienung zur Runtime projektieren 

 das Verhalten der Benutzerverwaltung im Netzwerk (auf Seite 111) beachten 

BEDIENBERECHTIGUNG AKTIVIEREN 

Diese Bedienberechtigung im Netz muss in den Projekt-Eigenschaften aktiviert werden. 

 Navigieren Sie in den Projekt-Eigenschaften zur Gruppe Netzwerk.  

 Aktivieren Sie die Eigenschaft Bedienberechtigung aktiv.  

 Legen Sie den Timeout für Abfrage [s] fest: 

Definiert den Zeitraum, in dem ein Rechner auf eine Freigabeanforderunge antworten kann. 

Nach Ablauf der Zeit wird die die Bedienberechtigung automatisch freigegeben. 

Default: 60 Sekunden 

 Legen Sie den Timeout für Bedienberechtigung [s] fest: 

Definiert den Zeitraum, in dem sich ein Rechner, der die Bedienberechtigung besitzt, beim 

Server melden muss. Nach Ablauf der Zeit wird die die Bedienberechtigung automatisch 

freigegeben. Damit werden Verbindungsabbrüche im Netzwerk erkannt. Die 

Bedienberechtigung kann damit nicht durch einen unerreichbaren Rechner blockiert werden.  

Default: 60 Sekunden. 

 Wählen Sie den Zeitraum kürzer als den Netzwerk-Timeout in der Eigenschaft 

Timeout [s] 
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FUNKTIONEN FÜR DIE BEDIENBERECHTIGUNG ZUR RUNTIME 

Um sich Bedienberechtigungen zu holen oder diese frei zu geben, müssen zur Runtime entsprechende 

Funktionen zur Verfügung stehen. Dazu zeichnen Sie zwei Buttons, die mit den entsprechenden 

Funktionen belegt werden: 

 Bedienberechtigung holen: Holt Berechtigung auf den eigenen Rechner 

 Bedienberechtigung freigeben: Gibt Berechtigung ohne explizite Anfrage wieder frei 

1. Legen Sie eine neue Funktion an. 

2. Wählen Sie aus der Gruppe Netzwerk die Funktion Bedienberechtigung im Netz. 

3. Der Auswahldialog für Berechtigungen im Netz wird geöffnet. 

 

4. Wählen Sie holen. 

Wir diese Funktion zur Runtime ausgeführt, kann die Bedienberechtigung auf die eigene Station geholt 

werden.  

1. Legen Sie eine neue Funktion an. 

2. Wählen Sie aus der Gruppe Netzwerk die Funktion Bedienberechtigung im Netz. 

3. Der Auswahldialog für Berechtigungen im Netz wird geöffnet. 
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4. Wählen Sie freigeben. 

Wir diese Funktion zur Runtime ausgeführt, kann die Bedienberechtigung wieder freigegeben werden.  

 

 

 

11.2 Bedienberechtigung zur Runtime 

Bei aktiver Eigenschaft Bedienberechtigung aktiv werden aktive Bedienhandlungen zur 

Runtime nur ausgeführt, wenn die Bedienberechtigung für die Station besteht. 

BEISPIEL 

Ein Sollwert soll auf eine Variable abgesetzt werden: 

 Der Sollwert wird nicht an die Hardware gesendet.  

 Stattdessen öffnet sich eine Meldungsbox mit der Information, dass Sie keine 

Bedienberechtigung für dieses Projekt besitzen. 

 Klicken Sie auf den Button zum Holen der Bedienberechtigung.  

Ist die Berechtigung frei verfügbar: 

 erhalten Sie die Berechtigung 

 können Sie jetzt den Sollwert absetzen 

 können Sie nach der Bedienhandlung mit der Funktion Bedienberechtigung freigeben diese 

wieder anderen zur Verfügung stellen 

Ist die Berechtigung blockiert: 

 wird auf dem blockierenden Rechner ein Dialog geöffnet  
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 der Bediener des blockierenden Rechners muss die Bedienberechtigung explizit freigeben 

 Ja: Bedienberechtigung wird an den anderen Rechner übergeben 

 Nein: Bedienberechtigung bleibt blockiert 

 Keine Reaktion: Countdown entsprechend der in der Eigenschaft Timeout für 

Bedienberechtigung [s] definierten Timeout-Zeit läuft ab. Bei 00:00 wird die 

Bedienberechtigung automatisch freigegeben. 

 

 

12. zenon Funktionen im Netzwerk 

Beim Einsatz von Funktionen im Netzwerk muss der Ausführungsort (auf Seite 115) beachtet werden. 

Für manche Funktionen kann der Ausführungsort frei konfiguriert werden, für andere ist dieser 

festgelegt.  

Spezielle Funktionen für das Netzwerk sind: 

 Bedienberechtigung im Netz (auf Seite 108) 

 Redundanz-Umschaltung (auf Seite 109) 

 

 

12.1 Bedienberechtigung im Netz 

Um sich Bedienberechtigungen zu holen oder diese frei zu geben, müssen zur Runtime entsprechende 

Funktionen zur Verfügung stehen. Dazu zeichnen Sie zwei Buttons, die mit den entsprechenden 

Funktionen belegt werden: 

 Bedienberechtigung holen: Holt Berechtigung auf den eigenen Rechner 

 Bedienberechtigung freigeben: Gibt Berechtigung ohne explizite Anfrage wieder frei 

1. Legen Sie eine neue Funktion an. 

2. Wählen Sie aus der Gruppe Netzwerk die Funktion Bedienberechtigung im Netz. 
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3. Der Auswahldialog für Berechtigungen im Netz wird geöffnet. 

 

4. Wählen Sie holen. 

Wir diese Funktion zur Runtime ausgeführt, kann die Bedienberechtigung auf die eigene Station geholt 

werden.  

1. Legen Sie eine neue Funktion an. 

2. Wählen Sie aus der Gruppe Netzwerk die Funktion Bedienberechtigung im Netz. 

3. Der Auswahldialog für Berechtigungen im Netz wird geöffnet. 

 

4. Wählen Sie freigeben. 

Wir diese Funktion zur Runtime ausgeführt, kann die Bedienberechtigung wieder freigegeben werden.  

 

 

 

 

12.2 Redundanz-Umschaltung 

Mit dieser Funktion kann zur Runtime zwischen Server und Standby-Server umgeschaltet werden. Der 

aktuelle Server wird damit zum Standby und umgekehrt. Der Wechsel ist permanent bis: 
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 die Funktion erneut ausgeführt wird 

oder 

 Runtime-Dateien aus dem Editor nachgeladen werden 

Praktische Einsatzszenarien sind zum Beispiel: Wartungsarbeiten am Server, bessere Hardware-

Kopplung des Standbys usw. 

  Info 

Diese Funktion eignet sich nicht zum Testen der Redundanz, da das Verhalten nicht dem 

Verhalten bei einem Server-Ausfall entspricht. 

Um die Funktion zu projektieren: 

1. Legen Sie eine neue Funktion an. 

2. Wählen Sie in der Gruppe Netzwerk die Funktion Redundanz-Umschaltung. 

(Weiter Konfigurationen sind nicht nötig.) 

3. Verknüpfen Sie die Funktion mit einem Button. 

 

 

13. Verhalten von zenon Modulen im Netzwerk 

Bei Netzwerkprojekten ist zu beachten, wie sich einzelne Module und Funktionen im Netzwerk 

verhalten.  

 

 

13.1 AML und CEL 

ALARMIERUNG 

Alarmierung wird vom Server verwaltet. Der Server beantwortet Anfragen der Clients zur Alarmierung. 

Änderungen werden zwischen Server und Standby abgeglichen. 



Verhalten von zenon Modulen im Netzwerk 

 

 

111 

 

 

CHRONOLOGISCHE EREIGNISLISTE 

Die CEL wird auf dem Server verwaltet. Änderungen werden zwischen Server und Standby abgeglichen. 

 

 

13.2 Archivierung 

Die Archivierung wird auf dem Server ausgeführt.  

Der Server synchronisiert die Archivdaten mit dem Strandby und beantwortet Anfragen der Clients. 

 

 

13.3 Benutzerverwaltung 

Die Benutzerverwaltung wird am Server verwaltet. Ablauf eines Logins: 

1. Die Login-Anfrage wird an den Server geschickt.  

2. Dieser antwortet mit der Liste der berechtigten Benutzer.  

3. Der Client verifiziert die Daten.  

Werden an einem Client zur Runtime Änderungen an der Benutzerverwaltung vorgenommen, wird die 

vollständige Benutzerliste vom Client zum Server gesandt. 

 

 

13.4 Dateien 

DATEIEN 

Beim Datenaustausch zwischen Server und Standby werden Listen für die Dateien aller Module erstellt. 

Der Server überwacht diese Listen auf Änderungen. Festgestellte Änderungen werden zum Standby 

übertragen. 
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  Achtung 

Während der Erstellung der Listen reagiert der Server nicht auf Watchdogs, die vom 

Standby geschickt werden. Beachten Sie das bei der Festlegung der Zeit für die 

Eigenschaft Timeout [s] in den Netzwerkeigenschaften. 

Mit dem Remote Transport werden folgende Dateien ins Zielsystem übertragen. Dabei werden immer 

alle Dateien in den Verzeichnissen übertragen: 

1. Standard 

Alle Dateien, die sich im Runtime Verzeichnis des Projekts befinden.  

Diese Dateien bestimmen das Aussehen und Verhalten des Projekts und werden 

standardmäßig übertragen: 

a) alle Bilddateien (Bildname.zpp) 

b) amlcel.cmp 

c) archiv.cmp 

d) fpm.cmp  

e) functions.cmp 

f) project.cmp 

g) projekt.mdb (nicht für CE!) 

h) remas.cmp 

i) rezepturen.cmp 

j) scripts.cmp 

k) templates.cmp 

l) variables.cmp 

m) zuweisung.cmp 

n) Plus: project.ini und projekt.vba, die sich immer im Projektverzeichnis befinden 
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  Info 

Nicht übertragen werden standardmäßig Dateien mit den Endungen: 

 .hot  

 .ho 

 .ret 

 .re 

1. Optional 

Zusätzlich müssen alle Dateien übertragen werden, die in das Projekt eingebunden wurden. 

Die Auswahl erfolgt über die Checkbox aktiv der Remote Transport Einstellungen. Diese 

Dateien befinden sich in folgenden Unterverzeichnissen des Projektverzeichnisses: 

a) \zenon\custom\graphics: für Grafiken 

b) \zenon\custom\lists: für Sprachtabellen  

c) \zenon\custom\media: für alle Mediendateien 

d) \zenon\custom\reports: für die Tabellen des Report Generators 

e) \zenon\custom\help: für Hilfedateien 

f) \zenon\custom\additional: für zusätzliche Dateien  

g) \zenon\custom\drivers: für Treiber  

h) \straton: für zenon Logic 

 Projekt-Basispfad, Grafiken, Sprachtabellen, Reporttabellen und Mediadateien 

immer übertragen. 

Aus dem Projekt-Basispfad werden standardmäßig übertragen: Die Dateien project.ini, 

Projekt.vba, Monitor.mon und das Verzeichnis Projekt. 

Standardmäßig werden von zenon immer Relativpfade und keine Absolutpfade verwendet, 

damit am Zielsystem die Dateien wiedergefunden werden. 

Für die optional zu übertragenden Dateien sollten die ursprünglichen Pfade verwendet 

werden (leeres Feld bei Ziel), damit diese von zenon auch am Zielsystem wieder gefunden 

werden. 

2. Startprojekt setzen 
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Für die Runtime muss das Startprojekt in der zenon6.ini eingetragen werden. Dazu 

klicken Sie auf die Schaltfläche Remote Runtime Startprojekt setzen in der Symbolleiste 

Remote Transport. Dabei werden folgende Einträge gesetzt: 

[PATH] 

VBF30=Projektpfad 

[DEFAULT] 

DEFANWENDUNG30=Projektname 

Wenn sich im Arbeitsbereich ein Globalprojekt befindet, wird dieses automatisch zum Transport 

angeboten. Keine zusätzlichen Einstellungen müssen getroffen werden. Es werden immer alle für das 

Globalprojekt notwendigen Dateien übertragen! 

  Achtung 

Beträgt der Zeitunterschied zwischen Server und Client mehr als 5 Sekunden, werden 

keine Dateien mehr synchronisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

13.5 Erweiterter Trend 

Der Erweiterte Trend zeigt Informationen aus Archiven und von Online-Daten an. Diese Daten werden 

am Server gespeichert. 

Der Server synchronisiert geänderte Daten mit dem Standby und beantwortet Anfragen der Clients,. 
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13.6 Funktionen 

Bei Funktionen, die im Netzwerk eingesetzt werden: 

 kann der Ausführungsort in manchen Fällen frei konfiguriert werden 

 ist der Ausführungsort in manchen Fällen fest vorgegeben 

  Info 

Skripte bündeln mehrere Funktionen. Der Ausführungsort hängt dann ab von den 

Einstellungen der Funktion Skript ausführen. Diese Einstellung überschreibt die 

Einstellungen der einzelnen Funktionen. 

AUSFÜHRUNGSORT KONFIGURIEREN 

Bei Funktionen, deren Ausführungsort frei konfiguriert werden kann, stehen bei den Eigenschaften der 

Funktion entsprechende Parameter zur Verfügung. Um den Ausführungsort zu definieren: 

1. Navigieren Sie in den Eigenschaften der Funktion zur Gruppe Ausführung.  

2. Wählen Sie den gewünschten Ausführungsort durch Aktivierung der Checkbox aus. 

Mehrfachauswahl ist möglich: 

 Aktueller Rechner: Funktion wird auf dem aktuellen Rechner ausgeführt. 

 Server: Funktion wird auf dem Server ausgeführt. 

 Standby: Funktion wird auf dem Server ausgeführt 

 Client: Funktion wird auf allen Clients ausgeführt. 

ÜBERSICHT FUNKTIONEN IM NETZWERK 

Die folgende Tabelle zeigt, welche Funktionen wo ausgeführt werden. 

Legende: 

 Einstellbar: Verhalten kann konfiguriert werden  

+: Ja 

-: Nein 

O: Default 
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 Wenn nicht einstellbar, kennzeichnet O den Ausführungsort: 

 Aktiver Rechner  

 Server 

 Standby 

 Client 
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Funktion Einstellba
r 

Aktueller 

Rechner 
Serv

er 
Stand

by 
Cli

ent 

AML und CEL       

Alarme blinkquittieren - O       

Alarme löschen -   O O   

Alarme quittieren -   O O   

Alarm/Ereignis-Gruppe 

abmelden/anmelden 
- O       

Alarmmeldeliste/Alarm/Ereignis-

Gruppen/Alarm/Ereignis-Klassen 

aktivieren/deaktivieren 

-  O O  

Alarmmeldeliste aktiv -   O     

Alarmmeldeliste aktiv/inaktiv -   O     

Alarmmeldeliste inaktiv -   O     

AML exportieren  +  O       

AML- und CEL-Ringpuffer 

speichern 
-   O O   

CEL exportieren  + O       

Drucken AML oder CEL +  O       

IPA-Dokument erzeugen/drucken -   O     

Online-Drucken ein/ausschalten -   O O   

Online-Drucken neue Seite 

beginnen 
+ O       

Online-Drucker umschalten -  O     

Anwendung      

Drucker wählen + O       

EMS starten -  O   

EMS stoppen -  O   

Erweiterter Trend Diagramm 

drucken 
+ O       

Farbpalette umschalten + O       
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Funktionen bei Grenzwerten aktiv -   O O   

Funktionen bei Grenzwerten 

aktiv/inaktiv 
-   O O   

Funktionen bei Grenzwerten 

inaktiv 
-   O O   

Hilfe aufrufen + O    

Nachladen + O       

Offene Wartungen ermitteln -   O     

PFS - benutzerdefiniertes 

Ereignis anstoßen 
+  O       

Projektsimulation 

aktivieren/deaktivieren 
- O    

Rechtsklick simulieren + O    

Remanentdaten speichern + O    

Runtime beenden + O    

S7-Graph Heuristik auswerten + O    

SAP-Funktion ausführen + O    

Sprachumschaltung + O    

Topologie - Erdschlusssuche -   O     

Topologie - LoadShedding -   O     

Archivserver      

Archiv beenden -   O O   

Archiv indizieren -  O   

Archiv starten -   O O   

Archive exportieren -  O     

Offene Archive anzeigen -   O O   

Benutzerverwaltung      

Benutzer ändern + O       

Login mit Dialog + O       
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Login ohne Passwort + O       

Logout + O        

Passwort ändern - O       

Bilder      

ALC-Quellfarbe ändern + O    

Bild indiziert - O       

Bild schließen + O       

Bild zurück - O       

Bildmittelpunkt verschieben + O       

Bildumschaltung + O       

Eingabe auf Element mit Fokus 

aktivieren  
+- O       

Fokus auf Schablone setzen + O       

Fokus verschieben - O       

Fokus von Schablone nehmen + O       

Menü anzeigen + O    

Monitor zuordnen + O       

Runtimeprofile + O    

Schablone schließen + O       

Sollwertvorgabe für Keyboard-

Bild 
- O    

Übersichtsfenster anzeigen + O       

Fehlerortung in elektrischen Netzen      

Erdschlussmeldung quittieren + O    

Erdschlusssuche beenden + O    

Erdschlusssuche starten + O    

Kurzschlussmeldung quittieren + O    

Message Control      
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 Ausführungsorte sind 

theoretisch frei einstellbar. Änderungen 

haben aber keine Auswirkung. Message 

Control wird immer am Server ausgeführt. 

Empfängerdatenbank anzeigen + O    

Sende Nachricht + O    

Sende Nachricht aktivieren + O    

Sende Nachricht deaktivieren + O    

Netzwerk      

Bedienberechtigung im Netz +  O       

Redundanz Umschaltung -     O   

Report Generator      

Drucken Report +     

Report ausführen +         

Report exportieren  +         

Rezepte      

Rezeptgruppen-Manager - O    

Standard-Rezept - O    

Standard-Rezept einzeln direkt + O O O O 

Standard-Rezept einzeln mit 

Auswahl 
- O       

Standard-Rezept einzeln mit 

Online-Auswahl 
- O       

Skript      

Skript ausführen + O       

Skript mit Online-Auswahl + O       

Variable      

Daten exportieren  -   O     

dBase Datei lesen + O       
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Drucken Momentanwerte + O       

Einheitenumschaltung + O       

HD-Verwaltung aktiv -   O O   

HD-Verwaltung inaktiv -   O O  

HD-Verwaltung inaktiv/active -   O O   

Sollwert absetzen -   O     

Treiberkommandos - O       

Treiber Simulationsabbild an 

Standby übertragen 
-    O 

Uhrzeit auf Variable schreiben + O       

Uhrzeit von Variable lesen + O       

VBA      

PCE-Editor öffnen -  O   

VBA-Editor öffnen + O      

VBA-Makro ausführen + O       

VBA-Makro Dialog Anzeigen + O    

VSTA          

VSTA-Editor öffnen + O    

VSTA-Marko ausführen + O    

VSTA-Makro Dialog anzeigen + O    

Windows      

Audiodatei ausführen + O        

Dateioperation + O       

Dauerton Start + O       

Dauerton Stopp + O       

In den Hintergrund - O       

In den Vordergrund - O       

Screenshot drucken  + O       
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Starte Programm + O       

 
 

13.7 Message Control 

Message Control ist servergebunden. 

 Daten werden auf dem Server verwaltet. 

 Nachrichten werden immer vom Server verschickt.  

 Änderungen müssen auf dem Server durchgeführt werden.  

 Änderungen, die auf einem Client durchgeführt werden, gehen verloren. 

  Info 

Über die Eigenschaften in der Gruppe Ausführung bei den Funktionen, kann 

theoretisch ein anderer Ausführungsort als der Server definiert werden. Diese 

Einstellungen sind aber ohne Auswirkung. Die entsprechenden Funktionen werden 

weiterhin automatisch am Server ausgeführt.  

 

 

13.8 Programmierschnittstellen 

VBA UND VSTA 

Code in VBA oder VSTA wird standardmäßig immer lokal auf dem System ausgeführt, auf dem er 

gestartet wird.  

Der Ausführungsort kann aber über den Aufruf per Funktion (auf Seite 115) alternativ definiert werden.  

PCE 

Die PCE wird immer lokal auf dem System ausgeführt, auf dem sie gestartet wird. 
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13.9 Report Generator 

Die *.xrs Dateien des Report Generators werden auf allen Systemen im Netzwerk (Clients. Standby, 

Server) synchronisiert.  

EDITOR 

Wird die Datei im zenon Editor modifiziert und auf den Server übertragen, schickt der Server dies 

geänderte Datei per Push-Dienst an alle anderen Rechner im Netzwerk.  

RUNTIME 

Wird die Datei zur Runtime geändert, werden die Änderungen nur temporär gespeichert und beim 

nächsten Reload oder Neustart der Runtime wieder ersetzt.  

 

 

 

13.10 Rezepte 

Die Ausführung von Rezepten unterscheidet sich für Standard-Rezepte und den RGM. 

STANDARD-REZEPTE 

Standard-Rezepte werden auf Server und Standby verwaltet.  

Soll zur Runtime ein Standard-Rezept durch einen Benutzer geändert werden, fordert der Client vom 

Server die vollständige Liste der Rezepte an. Bei Änderungen wird die Liste der Rezepte zurück zum 

Server geschickt. 

  Info 

Diese Liste ist nicht identisch mit des Datei rezepturen.cmp 

Wird ein Rezept zur Runtime am Client verändert und ausgeführt, wird es mit den neuen Werten 

ausgeführt. Beim Beenden des Standard-Rezepts wird das Speichern der Änderungen angeboten. 
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REZEPTGRUPPEN-MANAGER 

Bei Laden des Bildes Rezeptgruppen-Manager auf dem Client wird vom Server eine Liste aller 

Rezeptnamen angefordert. Sobald ein Rezept ausgewählt wird, wird es vom Server geladen.  

 

 

13.11 Skripte 

Skripte bündeln mehrere Funktionen. Der Ausführungsort hängt ab von den Einstellungen der Funktion Skript 

ausführen. Diese Einstellung überschreibt die Einstellungen der einzelnen Funktionen. 

Die Ausführung von Skripten im Netzwerk wird mit vordefinierten Kripten gesteuert: 

Skript Beschreibung Ausführungsort 

AUTOSTART Skript wird beim Runtimestart automatisch noch vor 

dem Laden des Startbildschirms ausgeführt, wenn das 

Projekt das Runtime-Startprojekt ist. Beim Start 

untergeordneter Projekte wird es nicht ausgeführt. 

Netzwerkprojekt: 

Server 

Einzelplatzprojekt: 

Aktiver Rechner  

AUTOEND Skript wird beim Beenden der Runtime automatisch 

ausgeführt, wenn das Projekt das Runtime-Startprojekt 

ist. Beim Beenden untergeordneter Projekte wird es 

nicht ausgeführt.  

Netzwerkprojekt: Server 

Einzelplatzprojekt: Aktiver 

Rechner  

AUTOSTART_CLIENT Skript wird beim Runtimestart auf einem Client 

automatisch noch vor dem Laden des Startbildschirms 

ausgeführt, wenn das Projekt das Runtime-Startprojekt 

ist. Beim Start untergeordneter Projekte wird es nicht 

ausgeführt. 

Client 

AUTOEND_CLIENT Skript wird beim Beenden der Runtime auf einem Client 

automatisch ausgeführt, wenn das Projekt das 

Runtime-Startprojekt ist. Beim Beenden 

untergeordneter Projekte wird es nicht ausgeführt.  

Client 

AUTOSTART_SRVPRJ Skript wird beim Runtimestart eines beliebigen Projekts 

auf dem Projektserver automatisch noch vor dem 

Laden des Startbildschirms ausgeführt. 

Server 

AUTOSTART_SRVPRJ Skript wird beim Beenden der Runtime eines beliebigen 

Projekts auf dem Projektserver automatisch ausgeführt. 

Server 
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13.12 Treiber - Variablen - Rema 

Im zenon Netzwerk kommunizieren nur Treiber und Standby mit der Steuerung. Clientanfragen werden 

über den Server geleitet. Dieser holt die Informationen von der SPS und leitet sie an den Client weiter. 

Grenzwerte werden vom Server überwacht.  

TREIBER 

Treiber werden nur am Server ausgeführt. 

INTERNE VARIABLEN 

Bei internen Variablen kann in zenon für jede einzelne Variable festgelegt werden, ob sie lokal oder im 

Netzwerk berechnet wird. Dazu:  

1. navigieren Sie zum Knoten Interne Variable in den Eigenschaften der internen Variablen 

 

2. legen Sie über die Eigenschaft Berechnung den Ausführungsort fest: 

a) Lokal: Die interne Variable wird bei Netzwerk-Projekten lokal d.h. auf dem Client 

ausgewertet bzw. verwaltet. Die Werte werden nicht mit anderen Rechnern im 

Netzwerk synchronisiert.  

 Die Grenzwerte lokal berechneter Variablen werden auch lokal überwacht. 

Das hat zur Folge:  

- Der Wert der Variable kann auf jedem Client unterschiedlich sein.  

- Funktionen werden ausgeführt.  

- Alarmierung funktioniert nicht, das Alarme nur vom Server verwaltet werden. 

b) Netzwerk: Die interne Variable wird bei Netzwerk-Projekten auf dem Server des 

Projekts ausgewertet bzw. verwaltet. Sie hat auf dem Server und auf allen Clients 

denselben Wert. 

1. Berechnung im Netzwerk: Client 
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Ein Grenzwert einer im Netzwerk berechneten internen Variablen löst eine Funktion aus, die 

auf einem Client ausgeführt werden soll. Bei der Grenzwertverletzung werden am Server 

folgende Log-Einträge generiert. 

 

Der Server ist zuständig für Grenzwertverletzungen und löst damit die Funktion auf dem 

Client aus. 

2. Berechnung im Netzwerk: Standby statt Client 

Ein Grenzwert einer im Netzwerk berechneten internen Variablen löst eine Funktion aus, die 

auf einem Client ausgeführt werden soll. Es ist allerdings kein Client verfügbar, sondern nur 

ein Standby. Bei der Grenzwertverletzung werden am Server folgende Log-Einträge 

generiert. 

 

Der Server behandelt den Standby als Client. 

3. Berechnung im Netzwerk: Standby 

Ein Grenzwert einer im Netzwerk berechneten internen Variablen löst eine Funktion aus, die 

auf einem Standby ausgeführt werden soll. Bei der Grenzwertverletzung werden am Server 

folgende Log-Einträge generiert. 

 

Der Server schickt dem Standby eine Nachricht, die Funktion auszuführen. 

4. Berechnung im Netzwerk: Client und Standby 
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Ein Grenzwert einer im Netzwerk berechneten internen Variablen löst eine Funktion aus, die 

auf einem Client und dem Standby ausgeführt werden soll. Bei der Grenzwertverletzung 

werden am Server folgende Log-Einträge generiert. 

 

Der Server löst die Funktion auf dem Client aus und schickt dem Standby eine Nachricht, 

die Funktion auszuführen. 

REMA 

Reaktionsmatrizen werden auf Client und Server berechnet. 

Wird eine Funktion über eine Rema ausgeführt, wird der Ort der Ausführung durch die Einstellungen bei 

der Funktion bestimmt.  

 

 

13.13 Zeitsteuerung 

Die Zeitsteuerung wird auf Server und Standby ausgeführt.  

Die ausgelöste Funktion wird auf jenem System ausgeführt, das in den Einstellungen zur 

Funktionsausführung gewählt wurde.  
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13.14 Zuweisungen 

Zuweisungen werden auf dem Server ausgeführt und nur für die Ursprungsvariable. 

Zuweisungen der Clients werden immer ignoriert. 

 

 

14. Netzwerkmeldungen vom Systemtreiber 

Folgende Systemtreibervariablen stehen Ihnen zu diesem Thema zur Verfügung:  
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Name Datentyp Kommentar 

Aktueller Server  STRING 

 

lokal 

Rechnername des aktuell prozessführenden Servers  

Wenn der Name aus der Hostsdatei bezogen wird,  ist dies 

der dort eingetragene Name. Bei DNS ist dies der voll 

adressierte Rechnerdomainname (Fully Qualified Domain 

Name).  

 Bei deaktiviertem Netzwerk sendet die Variable 

den Status INVALID. Die Variable Aktueller Standby-

Server bleibt dagegen leer. 

Aktueller Standby-Server  STRING 

 

lokal 

Rechnername des aktuell nicht prozessführenden Servers.  

Wenn der Name aus der Hostsdatei bezogen wird, ist dies 

der dort eingetragene Name. Bei DNS ist dies der voll 

adressierte Rechnerdomainname (Fully Qualified Domain 

Name).  

Anzahl der 

angeschlossenen Clients  
UDINT Liefert die Anzahl der aktuell an den Server angeschlossenen 

Clients. Diese Anzahl beinhaltet auch einen eventuell 

vorhandenen Standby Server.  

Bedienberechtigung 

verweigert  
BOOL  Zeigt an, ob eine angeforderte Bedienberechtigung im 

Netzwerk verweigert wird. Dabei wird der Wert der Variable 

nur für kurze Zeit geändert und danach auf den 

Ausgangszustand zurückgesetzt.  

0 = Anforderung Bedienberechtigung akzeptiert  

1 = Anforderung Bedienberechtigung abgelehnt  

Bedienberechtigung hier 

vorhanden 

(ja(1)/nein(0)) 

BOOL Anzeige, ob die Bedienberechtigung für das aktuelle Projekt 

am lokalen Rechner vorhanden ist. 

0 = Nein 

1 = Ja 

Bedienberechtigung: 

Rechner, der sie 

besitzt.  

STRING  Zeigt den Namen des Rechners, der die Bedienberechtigung 

für das aktuell eingestellte Projekt besitzt. 

Namen der 

angeschlossenen Clients 
STRING  Liefert die Namen der aktuell an den Server angeschlossenen 

Clients. Diese beinhalten auch einen eventuell vorhandenen 

Standby Server.  

Netz-Timeoutzeit 

[Millisekunden]  
UDINT  Anzeige der in der Projektkonfiguration eingestellten 

Timeoutzeit für das zenon Netzwerk in Millisekunden.  

Redundanz-Umschaltung  BOOL  Eine Binärvariable, die kurzzeitig den Wert 1 annimmt wenn 

vom System eine Redundanzumschaltung zwischen Server 

und Standby Server vorgenommen wird.  

0 = keine Redundanz Umschaltung  
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1 = Redundanz Umschaltung  

Server ausgefallen  BOOL  

 

lokal 

Zeigt an, dass die Verbindung zum prozessführenden Server 

verloren wurde.  

Je nach Netztopologieposition des Rechners heißt das:  

• Dominanter Server: In der Zeit wo er noch nicht 

prozessführender Server ist, wechselt der Wert auf TRUE 

wenn die Verbindung zum prozessführende Server 

abgerissen ist. Nach dem Abgleich immer FALSE.  

• Nicht dominanter Server: Geht auf TRUE wenn die 

Verbindung zum dominanten Server, welcher prozessführend 

war abgerissen ist. Wechselt wieder auf FALSE wenn der SB 

sich zum prozessführenden Server hochgestuft hat.  

AUSWERTUNG: Am besten über eine REMA, da die 

Alarmverwaltung sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls umstuft 

und gerade vom SB übernommen wird. Der Online Container 

ist auch nicht geeignet, da bei der Redundanzumschaltung 

die Variablen neu initialisiert werden.  

• Client: Geht auf TRUE wenn die Verbindung zum 

prozessführenden Server abgerissen ist. Wechselt wieder auf 

FALSE wenn der Client sich auf den SB-Rechner, welcher nun 

prozessführender Server ist, angemeldet hat . 

Server beendet  BOOL  

 

lokal 

Zeigt das reguläre Beenden des prozessführenden Servers an.  

Wechselt den Wert auf TRUE wenn der prozessführende 

Server regulär beendet wurde. Ist FALSE wenn ein 

prozessführender Server im Netz ist.  

Je nach Netztopologieposition des Rechners heißt das:  

• Dominanter Server: In der Zeit wo er noch nicht 

prozessführender Server ist, wechselt der Wert auf TRUE 

wenn sich der prozessführende Server beendet hat.  

• Nicht dominanter Server: Geht auf TRUE wenn der 

dominante Server, welcher prozessführend ist, sich beendet 

hat. Wechselt wieder auf FALSE wenn der SB sich zum 

prozessführenden Server hochgestuft hat.  

AUSWERTUNG: Am besten über eine REMA, da die 

Alarmverwaltung sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls umstuft 

und gerade vom SB übernommen wird. Der Online Container 

ist auch nicht geeignet, da bei der Redundanzumschaltung 

die Variablen neu initialisiert werden.  

• Client: Geht auf TRUE wenn der dominante Server sich 
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beendet hat. Wechselt wieder auf FALSE wenn der Client sich 

auf den SB-Rechner, welcher nun prozessführender Server 

ist, angemeldet hat.   

Ist auch innerhalb der Zeit TRUE, wo sich der 

prozessführende nicht dominante Server wieder zum nicht 

prozessführenden Server zurückstuft.  

Server-Standby im 

Dateiabgleich  
BOOL  Eine Binärvariable, die den Wert 1 annimmt, wenn sich der 

Server und der Standby Server im Dateiabgleich nach einer 

Redundanzumschaltung befinden.  

0 = kein Dateiabgleich  

1 = Dateiabgleich aktiv  

Standalone/Server/Standb

y-Server/Client  
DINT Gibt den Typ des Lokalen Rechners im Netzwerkverbund an.  

-1 = Einzelplatz  

0 = Client  

1 = Server  

2 = Standby Server  

Standby-Server 

ausgefallen  
BOOL  Wechselt auf TRUE wenn die Verbindung zum aktuell nicht 

prozessführenden Server unerwartet beendet wurde. Bei 

bestehender Verbindung ist der Wert FALSE.  

Je nach Netztopologieposition des Rechners heißt das:  

• Dominanter Server: Erst ab dem Zeitpunkt, wo der Standby 

prozessführender Server wurde, verhält sich Variable wie 

beschrieben.  

• Nicht dominanter Server: Wenn innerhalb des 

Dateiabgleichs mit dominantem, aber nicht 

prozessführendem Server die Verbindung abreißt, wechselt 

der Wert auf TRUE.  Immer FALSE, wenn nicht 

prozessführender Server.  

• Client: Wie prozessführender Server.  

Standby-Server beendet  BOOL  Ist am prozessführenden Server TRUE, wenn der nicht 

prozessführende Server regulär beendet wurde und keine 

Verbindung mehr besteht. Wechselt auf FALSE wenn der 

nicht prozessführende Server sich beim prozessführenden 

Server angemeldet hat.  

Je nach Netztopologieposition des Rechners heißt das:  

• Dominanter Server: Erst ab dem Zeitpunkt, an dem der 

Standby prozessführender Server wurde, verhält sich 

Variable wie beschrieben.  

• Nicht dominanter Server: Wenn innerhalb des 
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Dateiabgleichs mit dominantem, aber nicht 

prozessführendem Server dieser beendet wurde, wechselt 

der Wert auf TRUE.  Immer FALSE, wenn nicht 

prozessführender Server.  

• Client: Wie prozessführender Server. 

Standby-Server gestartet  BOOL  Ist TRUE wenn der nicht prozessführende Server sich beim 

prozessführenden Server angemeldet hat, der Dateiabgleich 

ausgeführt wurde und die Verbindung zwischen den 

Rechnern aufrecht ist.  

Je nach Netztopologieposition des Rechners heißt das:  

• Dominanter Server: Erst ab dem Zeitpunkt, an dem der 

Standby prozessführender Server wurde, verhält sich 

Variable wie beschrieben.  

• Nicht dominanter Server: Wird TRUE, wenn der dominante 

nicht prozessführende Server startet. Wechselt auf FALSE, 

wenn der Rechner prozessführender Server wird. 

• Client: Wie prozessführender Server. 

Umschaltung Server zum 

Standby  
BOOL  Eine Binärvariable, die den Wert 1 annimmt, wenn im Zuge 

der Redundanzumschaltung der Server zum Standby Server 

wird.  

0 = eingetragener Server ist als Server im Netzwerkverbund 

vorhanden.  

1 = eingetragener Server ist als Standby Server im Netzwerk 

vorhanden.  

Umschaltung Standby zum 

Server  
BOOL  Eine Binärvariable, die den Wert 1 annimmt, wenn im Zuge 

der Redundanzumschaltung der Standby Server zum Server 

wird.  

0 = eingetragener Standby Server ist als Standby Server im 

Netzwerkverbund vorhanden.  

1 = eingetragener Standby Server ist als Server im Netzwerk 

vorhanden.  
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