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1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA

AIDE GENERALE

Si vous ne trouvez pas certaines informations dans ce chapitre de I'aide, ou si vous souhaitez
noussuggérer d'intégrer un complément d'informations, veuillez nous contacter par e-mail :
documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

ASSISTANCE PROJET

Pour toute question pratique concernant votre projet, veuillez contacter I'équipe d'assistance par
e-mail: support@copadata.com (mailto:support@copadata.com).

LICENCES ET MODULES

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires,
veuillezcontacter I'équipe commerciale par e-mail : E-mail sales@copadata.com
(mailto:sales@copadata.com).

2. Runtime

Vous trouverez ici les informations concernant les différentes possibilités pour I'opérateur en Runtime.

zenon est constitué d'un environnement de développement (Editor) et du Runtime : Les projets sont
créés dans Editor, puis exécutés et suivis dans le Runtime. Le Runtime est disponible sous forme de
version 32 bits et 64 bits, a partir de zenon 7.10. Les projets peuvent étre exécutés dans les deux


mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com

versions. D'autres informations concernant la compatibilité avec les différentes versions de zenon 7.10
sont disponibles dans le manuel Conversion de projets, au chapitre Version 64 bits.

3 Informations concernant la licence

Le Runtime zenon doit disposer d'une licence. La licence est calculée en fonction du
nombre d'identifiants ou d'lO utilisés. Pour plus de détails concernant la gestion des

licences, reportez-vous au chapitre Gestion des licences.

Le Runtime est disponible dans les versions zenon Supervisor et zenon Operator pour
systémes d'exploitation incorporés. Ces versions possédent des fonctionnalités
différentes. Pour plus de détails, reportez-vous a la section Restrictions concernant zenon

Operator.

A Attention

Pour garantir I'affichage optimal de zenon dans le Runtime, il est recommandé d'utiliser
la valeur Moins de 100 $pourle paramétre Affichage de Windows. L'utilisation
de valeurs supérieures peut entrainer I'affichage incorrect d'éléments graphiques, de

symboles, de textes, etc.

PLUSIEURS INSTANCES DU RUNTIME

Une seule instance du Runtime de zenon peut étre démarrée sur un ordinateur a un instant donné. Ceci

s'applique, que le Runtime soit démarré en tant que fichier .exe, client Web ou contréle du Runtime (OCX).

Exception : Sur le serveur de terminal ou le client du terminal, une instance de Runtime par utilisateur peut
étre démarrée en tant que fichier .exe, client Web ou contréle du Runtime (OCX). Une seule instance peut étre

exécutée a un instant donné dans un contexte d'utilisateur.

3. Démarrer le Runtime

Il existe plusieurs possibilités pour démarrer le Runtime de zenon Logic :

» A partir d'Editor

e En appuyant sur la touche r5



e Viale symbole pémarrer le Runtime de la barre d'outils Fichiers du Runtime
» Via l'outil Startup Tool
» Viale menu Démarrer de Windows
» A l'aide de la fonction Exécution automatique de Windows

» Viale service zenStartupMgr (a la page 7)

SERVICE ZENADMINSRV

Le service zenAdminSrv doit étre en cours d'exécution pour démarrer le Runtime. Si le service est
indisponible, un message d'erreur correspondant s'affichera a I'écran.

Lors d'un démarrage via la fonction d'exécution automatique de Windows, zenon tente de démarrer le
Runtime jusqu'a ce que le service soit disponible ou que vous fermiez le message d'erreur en cliquant
sur le bouton annuler.

FONCTION FENETRE AU PREMIER PLAN

Le Runtime peut étre déplacé derriere d'autres programmes en cours d'exécution a l'aide de la fonction
Fenétre en arrieére-plan.Sanslafonction Fenétre en avant-plan, il est déplacé au
premier plan.

¥ Information

Lors du déplacement du Runtime vers le premier plan, la fenétre de Runtime est définie
comme la fenétre supérieure. La ligne d'état des alarmes est alors recouverte. Pour

ramener la ligne d'état des alarmes au premier plan, vous pouvez :

> Activer les touches systéme (en désactivant le paramétre de projet Bloquer les
touches systeme), puis ramener la ligne d'état des alarmes au premier plan en appuyant
surAlt+Tabulation

»  Activer la barre des taches de Windows et cliquer sur la fenétre Etat
»  Déplacer le Runtime vers l'arriére-plan

» Redémarrer le Runtime



4. Démarrage du Runtime en tant que service

Le Runtime de zenon peut étre démarré automatiquement en tant que service via le service

zenStartupMgr.

Attention : Si le Runtime est démarré a I'aide de zenStartupMgr, il ne peut plus étre arrété ou
redémarré par les utilisateurs.

Pour démarrer le Runtime en tant que service :

Enregistrez le fichier zenstartupMgr. exe en tant que service :

Configurez les propriétés de connexion.

Si nécessaire, démarrez le module Remote Transport (a la page 11) avec zenStartupMgr.
Définissez I'instance du Runtime a démarrer dans I'outil Startup Tool (a la page 9).

Configurez un délai de démarrage (a la page 8) du Runtime de zenon si vous utilisez une licence

par dongle.

ENREGISTREMENT ET CONFIGURATION DU SERVICE

Pour enregistrer zenstartupMgr . exe en tant que service :

Ouvrez la ligne de commande.

Accédez a I'emplacement de sauvegarde du fichier zenstartupMgr . exe

(Par défaut avec un systeme d'exploitation 32 bits : $ProgramFiles (x86) %$\Common
Files\COPA-DATA\zenStartupMgr

(Par défaut avec un systeme d'exploitation 64 bits : ¥ ProgramFiles\Common

Files\COPA-DATA\zenStartupMgr)

Enregistrez le fichier en tant que service avec la commande zenStartupMgr.exe —service.

ACCES INTERACTIF

S'il est possible d'obtenir un acces interactif au processus :

1.

2.

Ouvrez le gestionnaire de services de Windows.

Accédez aux propriétés du service zenStartupMgr.



3.

Accédez a I'onglet Connexion.

Propriétés de zenStartupMgr (Ordinateur local)

Général | Connexion | Récupération | Dépendances

Quvrir une session en tant que :

(®) Compte systéme local
Autoriser le service & interagir avec le Bursau

() Ce compte : Parcourir

Obtenir de |'side pour configurer les options d'ouverture de session des

comptes d'utilisateurs.

Annuler Bt

4.

4.1

Si des dongles sont utilisés pour la gestion des licences, le service CodeMeter doit étre prét avant le
démarrage du Runtime de zenon. Pour adapter le délai de démarrage, vous pouvez :

Configurer un délai de démarrage pour le Runtime de zenon

Configurer le dongle CodeMeter en tant que périphérique HID, et non en tant que périphérique de

Activez I'option Autoriser les échanges de données entre le service et le Bureau.

Configuration du délai de démarrage

stockage de masse

DELAI DE DEMARRAGE DU RUNTIME DE <CD_PODUCTNAME>

Définissez un délai de démarrage d'au moins 30 secondes dans le fichier zenoné.ini pour zenon.

Pour cela :




1. Ouvrez le fichier zenoné. ini avec un éditeur de texte.
2. Accédez a la section [DEFAULT].

3. Saisissez le délai souhaité a la ligne STARTDELAY= .
Exemple :

[DEFAULT]

STARTDELAY= 30000

¥ Information

Le fichier zenoné. ini se trouve dans le chemin suivant :

Windows Vista/7/8: $ProgramData$\COPA-DATA\System\

CONFIGURATION DU DONGLE CODEMETER EN TANT QUE PERIPHERIQUE HID

Pour réduire le délai de démarrage du service CodeMeter, vous pouvez également configurer le dongle en tant
que périphérique HID, et non en tant que périphérique de stockage de masse. Vous trouverez des instructions
concernant la configuration au chapitre Prise en charge des périphériques HID par CodeMeter du

manuel Gestion des licences.

4.2 Sélection du Runtime dans I'outil Startup Tool

Vous pouvez définir de quelle maniere différents programmes doivent étre démarrés par le service.

Pour sélectionner le Runtime :

1. Ouvrez l'outil startup Tool de zenon.
2. Cliguez sur Application.
3. Sélectionnez options.

4. Llaliste déroulante des paramétres s'affiche a I'écran.



Démarrage du Runtime en tant que service

Zzenon

5. Accédez a l'onglet Démarrage des services.

| General | Network configuration | Service startup |

Name
C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 7.11 SPOVZenrt32.exe

6. Pour définir une instance de Runtime, cliquez sur le bouton Nouveau.

7. Laboite de dialogue de sélection de programmes s'affiche a I'écran.

Program
| C:\Program Files (x36)\COPA-DATA\zenon 7. 11 SP0\Zenrt32, exe|

Parameters

8. Cliquez sur le bouton . .. pour ouvrir la boite de dialogue de sélection.
9. Accédez au dossier zenon correspondant.
10. Sélectionnez zenrt32.exe.

11. Fermez la boite de dialogue de sélection et I'outil Startup Tool.




4.3 Remote Transport

Dans sa configuration standard, le module Remote Transport de zenon s'exécute dans le contexte d'un
utilisateur connecté. Dans cette configuration, il ne peut ni démarrer le Runtime en tant que service, ni
['actualiser ou l'arréter.

Le module Remote Transport doit donc étre démarré avec zenStartupMgr. Pour cela :

1. Créez une entrée pour le démarrage de zensyssrv dans Startup Tool -> Démarrage des services.
2. Insérez I'entrée avant I'entrée de zenStartupMgr.
3. Désactivez zensyssrv pour les utilisateurs connectés.

Le module Remote Transport peut :

» Transférer des données vers le serveur

» Actualiser des données

Le démarrage du Runtime n'est pas pris en charge.

DESACTIVEZ LE MODULE REMOTE TRANSPORT POUR LES UTILISATEURS CONNECTES.

Si ZzensysSrv est démarré avec zenStartupMgr, il ne peut plus étre démarré par des utilisateurs
connectés. Pour éviter cela, supprimez manuellement I'entrée correspondante dans la base de registres.
Pour cela:

1. Ouvrezlaclé HKEY LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.

2. Supprimez I'entrée COPA-DATA SysService.

Attention : Si une version de zenon est enregistrée a nouveau via l'outil Startup Tool,
I'entrée est recréée et doit étre supprimée a nouveau.

4.4 Procédure

Si le service zenstartupMrg est démarré, il démarre consécutivement, en tant que processus enfant,
tous les processus définis dans I'outil Startup Tool. Si le service est arrété, il arréte tous les processus
transmis dans |'ordre inverse.
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DROITS

Tous les processus démarrés par zenStartupMrg sont exécutés sous le nom de I'utilisateur sous lequel
le service a été démarré par le systeme. |l s'agit généralement du compte associé au systeme local.
Seules les ressources pouvant accéder au compte associé au systéme local sont utilisables.

Les périphériques suivants ne sont par conséquent généralement pas joignables :

> Lecteurs en réseau
> Imprimantes en réseau

» Bases de données pour lesquelles I'option Utiliser la sécurité intégrée de Windows NT est

activée

Si zenStartupMgr est démarré sous le nom d'un utilisateur Windows dédié, aucune interaction avec le
Bureau n'est possible.

Attention : Le mot de passe d'un utilisateur dédié ne doit pas étre modifié et ne doit pas expirer. Dans
le cas contraire, le service ne démarrera plus.

BUREAU SECURISE

Le Bureau sécurisé permet d'accéder de maniere interactive a un processus comportant une interface
utilisateur et exécuté dans le contexte du systéme. Par conséquent :

» Dans le service zenStartupMgr, |'option Autoriser 1'échange de données entre le service

et le Bureau doit étre activée.

» Le service systétme Détection des services interactifs doit étre démarré.

Les boites de dialogue de message et modales sont automatiquement supprimées si :

» Le Runtime de zenon est démarré via zenstartupMgr dans le contexte du systeme

et

» L'option Bureau sécurisé n'est pas affichée

A Attention

Les boites de dialogue modales ne doivent jamais étre appelées via VBA ou VSTA, car il

n'existe aucune possibilité de les refermer par le biais d'une interaction avec l'utilisateur.
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4.5 Configuration du Runtime de zenon Logic

Si zenon s'exécute en tant que service, l'interface utilisateur du Runtime intégré de zenon Logic n'est pas
disponible. Pour modifier la configuration du Runtime de zenon Logic, le Runtime doit étre démarré
normalement.

5. Fichiers de compatibilité du Runtime

Le Runtime de zenon est rétrocompatible. Le Runtime peut toujours charger les projets provenant de
versions antérieures et interpréter et afficher ces projets conformément a leur version.

Les projets provenant des versions 6.20 SP4 et ultérieures peuvent étre démarrés directement, sans
conversion préalable. Les projets comportant un numéro de version inférieur doivent étre
préalablement convertis.

Un fonctionnement mixte est également possible. Ceci signifie : la fonction de gestion multi-projets
permet de charger et exécuter les projets provenant de différentes versions.

COMPATIBILITE EN LIGNE

La compatibilité en ligne du Runtime autorise l'interopérabilité des systemes du Runtime (également via
Web Client) sur le réseau zenon, méme si la version du Runtime du client est supérieure a la version du
Runtime du serveur.

Le Runtime actuel peut charger des projets des versions suivantes :

» 6.20 SP4
» 6.21 SPO

» 6.21 SP1

» 6.22 SPO
» 6.22 SP1
» 6.50 SPO
» 6.51 SPO
» 7.00 SPO
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» 7.10 SPO

» 7.11 SPO

La fonction de gestion multi-projets permet de charger les projets provenant de différentes versions. Par
exemple, le projet d'intégration peut comporter le numéro de version 7.1, tandis qu'un sous-projet peut
comporter le numéro de version 7.00 et qu'un autre sous-projet peut comporter le numéro de version
6.51. Le fonctionnement mixte est également possible sur le réseau. Ceci permet de démarrer
différentes versions par l'intermédiaire de zenon Web Client.

Attention : le serveur et le serveur redondant doivent comporter la méme version.

Remarque concernant le module Batch Control : les fichiers de Runtime du module Batch Control
jusqu'a la version 7.00 SPO incluse ne sont pas compatibles avec les versions ultérieures. Les versions a
compter des versions 7.10 et ultérieures sont compatibles.

COMPATIBILITE D'EDITOR ET DU RUNTIME :

Avec zenon Editor, des fichiers de Runtime peuvent étre créés pour différentes versions du Runtime. Il
n'est donc pas nécessaire que la version du Runtime corresponde a la version d'Editor. Cette
rétrocompatibilité est particulierement adaptée a I'utilisation de systémes mixtes. Par exemple : un
projet planifié avec la version 6.50 d'Editor peut également étre démarré dans le Runtime 6.22.

& Attention

Si, dans un projet planifié avec une version ultérieure d'Editor, des propriétés affichées ne
sont pas disponibles dans la version antérieure, ces propriétés ne sont pas disponibles.

Ceci peut produire des résultats indésirables dans le Runtime.

CREATION DE FICHIERS DE RUNTIME

Pour créer des fichiers de Runtime dans Editor pour les versions antérieures du Runtime :
1. Sélectionnez le projet dans l'arborescence du projet.
2. Accédez a la section Général des propriétés du projet.
3. Ouvrez la liste déroulante de la propriété Créer fichiers RT pour.

4. Sélectionnez la version de votre choix :
e Par défaut : Les fichiers de Runtime sont créés pour la version actuelle d'Editor.

e 6.20 sP4:lesfichiers de Runtime sont créés pour la version 6.20 Service Pack 4.

14



.21 SPO : les fichiers de Runtime sont créés pour la version 6.21 Service Pack 0.
.21 spP1 : les fichiers de Runtime sont créés pour la version 6.21 Service Pack 1.
.22 SPO : les fichiers de Runtime sont créés pour la version 6.22 Service Pack 0.
.22 sP1: lesfichiers de Runtime sont créés pour la version 6.22 Service Pack 1.

.50 sPO : les fichiers de Runtime sont créés pour la version 6.50 Service Pack 0.

[ ]
o o o (&) (&) (&)

.51 SsPO: les fichiers de Runtime sont créés pour la version 6.51 Service Pack 0.
e 7.00 SPO: les fichiers de Runtime sont créés pour la version 7.00 Service Pack 0.

Attention : pour garantir la cohérence des fichiers de Runtime, tous les fichiers de Runtime doivent
étre recréés a chaque modification de cette propriété. Les configurations de tous les drivers sont
converties. Les parameétres qui n'existent pas dans la version correspondante sont définis sur le
parameétre par défaut.

6. Fonctionnement dans le Runtime

Dans le Runtime, en fonction de la configuration du périphérique et du projet, la souris et/ou le clavier
sont disponibles.

¥ Information

Le délai de commutation des synoptiques dans le Runtime dépend du nombre de
variables liées. Ce n'est que lorsque toutes les variables ont été authentifiées que le
synoptique peut étre actionné.

Si de nombreuses variables sont actionnées, ceci peut prolonger le délai de
commutation. Dans ce cas, une barre de progression représentant le chargement
s'affiche a I'écran.
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6.1 Souris

Un simple clic avec le bouton gauche de la souris sur un élément dynamique ouvre (selon la
configuration de I'élément dynamique) la boite de dialogue standard pour entrer une valeur prescrite.
Selon le type de la variable, les boites de dialogue suivantes apparaissent :

Saisie valeur @
%o
Commande : —
Modification valeur spontanée - |

Spécifier I'état binaire :
@ BAS ()
HAUT (1)

Les opérations possibles sont les suivantes :
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Commande

Basculer vers valeur
spontanée

Changement de valeur
événementiel
(par défaut)

Commutation et modes.
Valeur spontanée

Basculer vers valeur de
remplacement

Modifier valeur de
remplacement

Commutation et modes.
Valeur de substitution

Désactiver valeur
spontanée

Activer valeur spontanée

Action

Affiche la valeur spontanée (valeur provenant de |'automate) si

la valeur de remplacement était affichée avant ou la valeur a
été désactivée.

Ecrire une nouvelle valeur spontanée sur l'automate

Combinaison des deux commandes ci-dessus

Affiche la valeur de remplacement (valeur provenant de la
définition de la variable) si la valeur spontanée était affichée
avant.

Définir une nouvelle valeur de remplacement pour la variable

Combinaison des deux commandes ci-dessus

Désactiver la connexion a I'automate pour cette valeur en
définissant le bit d'état OFF' (bit 20).

Rétablir la connexion a I'automate pour cette valeur en
redéfinissant le bit OF'F.

Spécifier 1'état binaire - BAS (0)
-HAUT (1)
Saisie valeur @
WIZ_VAR_10
Commande : Annuler |
| Modification valeur spontanée - |
Flage de mesure
Valeur [170 Min: 0
< b Mac: 1000

Les opérations possibles sont les suivantes :



Commande

Basculer vers valeur
spontanée

Changement de valeur
événementiel
(par défaut)

Commutation et modes.
Valeur spontanée

Basculer vers valeur de
remplacement

Modifier valeur de
remplacement

Commutation et modes.
Valeur de substitution

Désactiver valeur
spontanée

Activer valeur spontanée

Action

Affiche la valeur spontanée (valeur provenant de I'automate) si
la valeur de remplacement était affichée avant ou la valeur a été
désactivée.

Ecrire une nouvelle valeur spontanée au niveau de I'automate.

Association des deux commandes ci-dessus.

Affiche la valeur de remplacement (valeur provenant de la
définition de la variable) si la valeur spontanée était affichée
avant.

Définir une nouvelle valeur de remplacement pour la variable

Association des deux commandes ci-dessus.

Désactiver la connexion a I'automate pour cette valeur en
définissant le bit d'état OFF' (bit 20).

Rétablir la connexion a I'automate pour cette valeur en
redéfinissant le bit OF'F.

Valeur Nouvelle valeur numérique (dans la plage de mesure définie)
Valeur string @
Commande : Annuler
|Mod'rfic:ation valeur sportanée v|
Texte :
|

Les opérations possibles sont les suivantes :
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Commande

Basculer vers valeur
spontanée

Changement de valeur
événementiel
(par défaut)

Commutation et modes.
Valeur spontanée

Basculer vers valeur de
remplacement

Modifier valeur de
remplacement

Commutation et modes.
Valeur de substitution

Désactiver valeur
spontanée

Activer valeur spontanée

Texte

LASSO

Action

Affiche la valeur spontanée (valeur provenant de I'automate) si

la valeur de remplacement était affichée avant ou la valeur a
été désactivée.

Ecrire une nouvelle valeur spontanée sur l'automate

Combinaison des deux commandes ci-dessus

Affiche la valeur de remplacement (valeur provenant de la
définition de la variable) si la valeur spontanée était affichée
avant.

Définir une nouvelle valeur de remplacement pour la variable
Combinaison des deux commandes ci-dessus
Désactiver la connexion a I'automate pour cette valeur en

définissant le bit d'état OFF' (bit 20).

Rétablir la connexion a I'automate pour cette valeur en
redéfinissant le bit OF'F.

Nouveau texte

Les éléments dynamiques liés a une variable ou une fonction peuvent étre présélectionnés a I'aide du
lasso dans le Runtime, et ainsi étre utilisés pour des événements VBA.

SELECTION AVEC LE LASSO

Pour sélectionner des éléments avec le lasso dans le Runtime, vous devez :

» Activer la propriété Paramétres du Runtime/Sélection multiple en runtime

(lasso) dans les parametres du projet

» Activer la propriété Runtime/sélectionnable avec le lasso dansla propriété de

['élément dynamique
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Dans le Runtime, plusieurs méthodes de sélection d'éléments sont disponibles :

» Sélectionner les éléments : cliquez sur une zone vide, maintenez le bouton de la souris enfoncé

et tracez le lasso sur les éléments affichés a I'écran

» Etendre la sélection : effectuez un Ctrl+clic surun élément pour le sélectionner/le

désélectionner, conjointement aux autres éléments sélectionnés

» Ajouter des éléments : tout en dessinant le lasso, maintenez la touche ctrl enfoncée pour

ajouter des éléments a la sélection existante

» Annuler la sélection : tracez un lasso ne contenant aucun élément

6.2 Opération clavier

Vous pouvez également utiliser le clavier pour bénéficier de fonctions complétes de navigation et
d'utilisation dans le Runtime. Dans ce cas, la sélection est d'abord transférée vers un gabarit. Vous
pouvez alors parcourir I'écran avec les touches fléchées et exécuter une fonction en appuyant sur la
touche Entrée. Les fonctions (a la page 20) suivantes sont utilisées pour le controle :

» Donner le focus au gabarit
» Focus : Supprimer du cadre
» Déplacer le focus

» Activer I'élément qui a le focus

L'ordre de sélection des éléments est défini par I'intermédiaire de I'attribution de numéros d'indice (a la
page 23) aux éléments de synoptique. Il est également possible de définir I'ordre de navigation avec les
symboles liés.

L'utilisation au clavier peut également étre effectuée a l'aide de raccourcis-clavier librement définis, tels

que Ctrl+M. Les raccourcis-clavier peuvent étre associés a chaque élément opérationnel via la propriété

Raccourci-clavier.

6.2.1 Fonctions

Pour développer la fonction d'utilisation au clavier, utilisez les fonctions suivantes :
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DONNER LE FOCUS AU GABARIT

Cette fonction transfere la sélection vers un cadre défini lors de I'utilisation des touches dans le
Runtime.

Pour configurer la fonction :

1. Dans laliste de fonctions, dans le nceud Synoptiques, sélectionnez la fonction Donner le

focus au gabarit.
2. La boite de dialogue de sélection de synoptique s'affiche a I'écran.
3. Sélectionnez le cadre que vous voulez attribuer.

4. Pour les projets multi-moniteurs, sélectionnez le moniteur virtuel utilisé pour I'ouverture du

cadre.

Le cadre comportant la sélection apparait entouré d'un cadre dans le Runtime. La largeur et la couleur
de ligne du cadre sont définis dans le nceud Apparence graphique/Synoptiques des propriétés
du projet.

BOITE DE DIALOGUE DE SELECTION DE CADRE

Dans la boite de dialogue de sélection de cadre, des cadres peuvent étre sélectionnés pour 'exécution
de fonctions parmi les éléments suivants :

» Projet actuel

» Sous-projets
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» Tous les projets de I'espace de travail dans lesquels l'option Garder projet en mémoire est

active
L Sélection cadre
= IﬂE Espace de travail : 711'(7) -L
o GLOBAL - -
& BE Etat |Affiche... | Nom Amiére-plan (couleur)| Forme de gabarit libre... |Gauche [pixels]
g EQUIPEMENT [0 | ALARMSTATUSLINE | [Hl #FFDDD0 O 0
S EE“E“R MAIN [ #FFFFFF O 0
5, PROJEKTT1 MNAVIGATION [ #FFFFFF 0
& 1PRO SUBNAVIGATION I #5C6C75 897
oy PRO1
oy PROZ2
£ >
4 total / 4 filtrés / 0 sélectionnés | Filtre étendu
Pas de sélection Annuler Aide
Parametres Description
Fenétre d'arborescence Affiche tous les projets dans |I'espace de travail. Les gabarits peuvent étre
des projets sélectionnés dans le projet actuel et dans tous les projets dans lesquels
I'option Garder projet en mémoire est active.
Fenétre Gabarits Sélection d'un gabarit.
Si plusieurs gabarits sont sélectionnés, le gabarit affiché au début de la liste
est utilisé pour exécuter la fonction.
Pas de sélection Supprime la sélection et ferme la boite de dialogue.
OK Abandonne les parametres et ferme la boite de dialogue.
Annuler Annule toutes les modifications et ferme la boite de dialogue.
Aide Ouvre I'aide en ligne.

Définir le focus sur un cadre dans lequel plusieurs cadres sont affichés

Si un cadre est affiché a plusieurs reprises sur un moniteur, le focus est déplacé dans I'ordre inverse de
la séquence de commutation a chaque exécutions des fonctions du focus. Si, par exemple, avec un cadre
appelé a plusieurs reprises, les synoptiques Screenl, Screen2 et Screen3 sont ouverts, puis le focus est
défini sur ce cadre, le focus est déplacé vers le dernier synoptique ouvert, screen3. Lorsque la fonction
Donner le focus au cadre est a nouveau exécutée, le focus est défini sur le synoptique screen2, etc.
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DEPLACER LE FOCUS

Cette fonction active la sélection d'un élément particulier dans le Runtime pour I'utilisation du clavier, et
peut donc étre utilisée pour parcourir un cadre.

Donner le focus (-]
[ Donner e focus
[ | ok
Paramétrage
Direction du focus Annuler
@) vers la droite
vers la gauche Aide
vers le haut
vers le bas
Sur I'lément
Propriété Action
Sens de Définition de la direction dans laquelle la sélection doit étre déplacée. La
déplacement séquence définie ci-dessous est applicable a Editor, via le menu contextuel ou le

menu Edition / Modifier I'ordre de sélection . . .

Sur 1'élément Définition de I'élément pour le focus. Entrez le nom d'objet de I'élément

ACTIVE LA SAISIE AU NIVEAU DE L'ELEMENT SELECTIONNE.

Cette fonction active I'élément sélectionné dans le cadre sélectionné.

FOCUS : SUPPRIMER DU CADRE

Cette fonction annule la sélection du cadre actuel dans le Runtime. Si vous souhaitez continuer a utiliser
le clavier, vous devez a nouveau activer la sélection d'un cadre.

6.2.2 Définir I'ordre de tri dans un gabarit

Vous pouvez définir I'ordre de tri dans lequel les éléments d'un synoptique peuvent étre sélectionnés a
I'aide du clavier lors du développement du synoptique :

1. Ouvrez le synoptique.

2. Cligquez avec le bouton droit sur une zone vide.
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3. Sélectionnez I'option Décaler 1'ordre de sélection dansle menu contextuel.

4. Dans la liste déroulante, sélectionnez ordonner vers la gauche/la droite OUOrdonner vers

le haut/le bas.

5. Chaque élément du synoptique est représenté avec un numéro affiché dans le coin supérieur

gauche.
6. Cliquez sur I'élément que vous souhaitez sélectionner le premier.
7. Le numéro de I'élément devient 1.

8. Cliguez sur tous les autres éléments dans I'ordre dans lequel vous souhaitez les sélectionner.
e Lorsqu'un élément a déja été défini, la couleur de l'arriére-plan du numéro de
I'élément est modifiée.

e Les éléments qui ne peuvent pas étre sélectionnés a I'aide du clavier dans le
Runtime (propriété Le focus est donné a 1'élément inactive) sont affichés
avec un numéro rouge.

e Sivous cliquez sur un élément tout en maintenant la touche ctr1 enfoncée, la
numeérotation commence par le numéro d'indice de cet élément.

¥ Information

Dans les propriétés des éléments, la position est affichée a I'aide des propriétés
Position du focus gauche/droite etPosition focus haut /
bas. Ces propriétés sont uniquement fournies a des fins d'information. Les valeurs des

indices de la position ne peuvent pas étre modifiées ici.

SYMBOLES

Un indice peut également étre attribué aux symboles 1liés. Durant la compilation des fichiers de
Runtime, le symbole est dissocié et ses éléments sont insérés. Dans ce cas, I'ordre de sélection des
éléments défini dans le symbole est pris en compte.
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#  Exemple

Un synoptique comporte trois éléments : la valeur numérique N, le bouton B et le
symbole de lien Ls. Le symbole lié dans la bibliotheque du projet recoit trois valeurs
numeériques : N1, N2 et N3.

Si vous définissez |'ordre dans le synoptique comme suit : B- LS - 2,
I'ordre dans le Runtime est : B- N1 - N2 - N3 - N.

6.2.3 Désactivation des raccourcis-clavier

Les raccourcis-clavier de Windows peuvent étre désactivés dans le cadre du fonctionnement en ligne.
Cette désactivation est configurée dans Editor. Il est également possible de désactiver toutes les touches
systeme dans le Runtime.

VERROUILLAGE DES RACCOURCIS DE WINDOWS

Pour désactiver les raccourcis-clavier de Windows, désactivez la propriété Bloquer les touches
systéme dans la section Parametres du Runtime des propriétés du projet.
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Verrouillés :

Fonctionnement dans le Runtime

Zzenon

Alt + Echap Passe a |'application suivante.

Alt + Tabulation Bascule entre les applications ouvertes.
Direction : en avant.

Alt + Maj + Tabulation | Bascule entre les applications ouvertes. Direction : en arriére.

Ctrl + Tabulation Passe a la fenétre suivante dans |'application. Peut étre définie de maniere
spécifique a I'application

Ctrl + Echap Ouvre le menu Démarrer

Alt + F4 Ferme I'application.

Ctrl + F4 Ferme la fenétre active dans une application.

Ctrl + Maj + Echap Démarre le gestionnaire des taches de Windows.

Touche Windows Ouvre le menu Démarrer.

Touche Windows + D Réduit ou agrandit toutes les fenétres.

Touche Windows + E Ouvre I'Explorateur Windows.

Touche Windows + F Ouvre la fenétre de recherche.

Touche Windows + M Réduite toutes les fenétres présentes dans la barre des taches.

Touche Windows + P Bascule en mode présentation.

Touche Windows + R Ouvre la boite de dialogue Exécuter.

Toutes les combinaisons correspondantes avec des actions de souris sont également désactivées.

Non verrouillés :

Ctrl +

Alt + Suppr

Redémarre I'ordinateur.

Touche

Windows + L

Verrouille I'ordinateur.

DESACTIVE TOUTES LES TOUCHES SYSTEME.

Pour verrouiller toutes les touches systéme dans le Runtime :




» Activez la propriété Bloquer les touches systéme.
» Démarrez le Runtime a l'aide du programme Keyblock Runtime Start

» Tenez compte des conseils fournis au chapitre Protection des fichiers du Runtime

7. Profils du Runtime

Un profil de Runtime est un instantané optique reproductible du synoptique dans le Runtime ; il fournit
des informations concernant :

» L'organisation du synoptique (succession et position)
» L'attribution du moniteur
» Filtre

Les profils de Runtime sont liés aux projets et aux utilisateurs.

Les types de synoptiques suivants sont compatibles avec les profils de Runtime :

» Liste des alarmes

» Maintenance de l'archive

» Liste chronologique d'événements
» Extended Trend

» Industrial Maintenance Manager
» Industrial Performance Analyzer

» Report Viewer

» Module Message Control

» Diagnostic des variables

Chaque utilisateur zenon posséde un dossier particulier, dans lequel il peut gérer ses profils. Les
administrateurs peuvent afficher et modifier tous les profils de tous les utilisateurs et les copier vers
['utilisateur Systéme. Depuis le compte utilisateur Systeéeme, tous les utilisateurs peuvent charger des
profils de Runtime. Ce compte sert de compte d'échange pour les profils de Runtime.

27



Remarque : seuls les administrateurs peuvent copier et gérer les profils dans le compte utilisateur
Systeme. Tous les autres utilisateurs peuvent uniquement gérer leurs propres profils et charger les
profils de l'utilisateur Systeme.

PROFILS PREDEFINIS

Deux profils de Runtime prédéfinis existent parallelement aux profils individuels :

» DEFAULT : créé par l'utilisateur et sélectionné en tant que profil standard.

» LAST: automatiquement enregistré dans le dossier de I'utilisateur lorsque celui-ci se
déconnecte.

Exception: Le profile LAST n'est pas enregistré :
e pour l'utilisateur system
e Un identifiant de connexion temporaire, sans autorisation d'écriture

Un profil de démarrage (a la page 32) peut étre attribué a chaque utilisateur de zenon lors de la
connexion.

A Attention

Les profils ne peuvent étre correctement enregistrés sur le serveur que si tous les projets

sont disponibles sur le serveur :
»  Projets depuis lesquels des synoptiques sont appelés sur le client
»  Projets appelant des synoptiques par le biais d'une fonction d'appel de synoptique

L'enregistrement de profils de Runtime ne correspondant pas a ces conditions peut
provoquer des erreurs dans le Runtime.

7.1 Charger et créer un profil dans le Runtime

Pour créer un profil dans le Runtime, vous devez développer une fonction (a la page 29) correspondante

» Enregistrer profil : enregistre le profil actuel, tel qu'il a été défini dans la fonction.
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» Gestion de profils (a la page 32) : ouvre la boite de dialogue de gestion de profils permettant

d'enregistrer, de charger, d'attribuer et de gérer les profils.

En outre, les profils existants peuvent étre activés dans le Runtime :

» Charger un profil

Lors du chargement d'un profil, I'état actif lors de I'enregistrement du profil est restauré. La structure du
synoptique est restaurée telle qu'elle était lors de I'enregistrement, avec tous les filtres.

Attention : si des fonctions d'appel de synoptique étaient définies au niveau des propriétés d'un
synoptique pour les fonctions Fonction a l'ouvertureouFonction a la fermeture (a
I'image des fonctions Appel de synoptique, Synoptique indexé OU Synoptique : retour au précédent
), elles ne sont pas exécutées ! Tous les autres types de fonctions sont exécutés a nouveau.

Si un script est invoqué dans ces deux fonctions, le script est exécuté dans son intégralité, ainsi que
toutes les fonctions d'appel de synoptique, le cas échéant. Il peut donc arriver que la structure d'un
synoptique aprés le chargement du profil ne corresponde pas a la structure du synoptique lors de
I'enregistrement d'un profil.

Un comportement similaire permet d'afficher la variable Variable donnant le synoptique
actif :siunelimite comportant une fonction d'appel de synoptique est exécutée dans la variable, la
fonction est exécutée et peut affecter I'affichage de maniére indésirable.

7.1.1  Configuration des fonctions

Pour charger, enregistrer et gérer des profils dans le Runtime, vous développez une fonction dans Editor
et I'attribuez a un bouton :

» Sélectionnez Nouvelle fonction.

» Accédez au nceud Synoptiques.
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Profils du Runtime

» Sélectionnez Profils du Runtime.

&) Activer [élément qui a le focus

&) Appel de synoptique

&) Déplacer le focus

&) Donner le focus au gabarit

&) Enlever le focus du gabarit

&) Fermer le gabarit

~~~g Modification couleur source CAL

&) Saisie de valeur pour les synoptiques davier

Lok [ Aenuer || ade |

» La boite de dialogue de configuration des fonctions s'affiche alors a I'écran.
Action

(@) Ouvrir la boite de dialogue de gestion des profils en runtime
() Charger profil
(@) Par défaut

) Le dernier

() Nom défini librement | |

) Nom donné par une variable | < aucune variable liée > -]

() Enregistrer profil
(@) Par défaut

() Nom défini librement | |

{2 Nom donné par une variable | < aucune varisble lige > -]

Lo J[ eoer J[  age ]

Zzenon




Propriété

Ouvrir la boite de
dialogue de gestion des
profils dans le Runtime

Charger un profil

Par défaut

Le dernier

Nom libre

Nom issue d'une variable

Enregistrer un profil
Par défaut
Nom libre

Nom issue d'une variable

Action

Ouvre la boite de dialogue de gestion (a la page 32), de création,
d'enregistrement et de chargement de profils dans le Runtime.

Charge le profil défini dans la boite de dialogue dans le Runtime :

Charge le profil DEFAULT (PAR DEFAUT).
Ce profil a été sélectionné comme profil par défaut par
I'utilisateur, parmi tous les profils existants.

Charge le profil LAST (DERNIER).
Il a été automatiquement écrit dans le dossier de |'utilisateur lors
de la déconnexion.

Charge le profil portant le nom défini dans la boite de dialogue. Si
le profil n'existe pas, le profil actuel est conservé.

Charge le profil dont le nom a été généré a partir de la variable
définie.

Enregistre le profil défini dans la boite de dialogue.
Enregistre le profil actuel sous le nom DEFAULT (PAR DEFAUT).
Enregistre le profil sous le nom défini dans la boite de dialogue.

Enregistre le profil sous le nom créé a partir de la variable définie
dans la boite de dialogue.

7.2 Exportation et importation de profils

Les éléments de controle d'importation et d'exportation vous permettent de transférer les profils de
Runtime vers d'autres projets et d'autres ordinateurs.

Pour exporter des profils :

1. Créez les éléments de controle d'importation et d'exportation sur le synoptique :

Eléments de contréle -> Profils de filtre -> Importer ou Exporter

2. Démarrez le Runtime

3. Ouvrez le synoptique.



4. Créez les profils souhaités
5. Enregistrez les profils

6. Exportez les profils :
ils sont enregistrés dans un fichier XML et peuvent étre importés dans un synoptique de méme

type, dans un autre projet

Pour importer les profils :

1. Enregistrez (a la page 36) le fichier XML avec les profils souhaités sur I'ordinateur du Runtime, s'il

s'agit d'un ordinateur autre que |'ordinateur utilisé pour I'exportation
2. Démarrez le Runtime
3. Ouvrez le synoptique.

4. Importez les profils

¥ Information

Lors de I'importation, les profils existants sont supprimés. Le profil actif a cet instant n'est

pas modifié.

Les fichiers XML peuvent uniquement étre importés dans un synoptique de méme type
que celui dans lequel ils ont été créés. Si vous tentez d'importer des profils d'autres types

de synoptiques, I'importation est annulée et un message d'erreur est affiché.

7.3 Attribuer et gérer un profil

Les profils peuvent étre attribués dans Editor et le Runtime. Dans le Runtime, vous pouvez les créer et
les enregistrer.

DANS EDITOR

Dans Editor, vous pouvez attribuer des profils du Runtime a des utilisateurs :
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» dans la boite de dialogue de création de nouveaux utilisateurs, avec la propriété Profile de

Runtime chargé aprés la connexion

Créer nouvel utilisateur

Utilisateur | Mot de passe | Groupes d'autorisation | Groupes utilisateur

Utilisateur 2.3

Mom d'utilisateur
Annuler

Mom complet

it |

Administrateur
Actif
[T verrouilé

Options
Code de verrouillage

Profil runtime chargé aprés le login
DEFALLT

» Viala propriété Profil runtime d'un utilisateur :

Propriétés: Utilisateur: AB - Projet: EXCHANGE
B2 B(== B2 8= @ | Utilisateur: AB - Projet: EXCHANGE

Favoris

£

Utilisateur
-

Administrateur

Code de verrouillage

Groupes d'auterisation
Groupes d'équipements

Groupes utilisateur

Cliquer ici -»
< aucun groupe d'équipements lié>

Cliquer ici -»

Identif. Utilisateur AB

Mot de passe Cliquer ici -»

MNem complet AB

Profil runtime [DEFAULT -
Utilisateur actif v

Verrouillé -

» Dans la liste déroulante, les paramétres suivants sont disponibles :

e Aucun : aucun profil n'est attribué (paramétre par défaut).
e DEFAULT: le profil DEFAULT est attribué.
e LAST : le profil LAST est attribué.

DANS LE RUNTIME :

Dans le Runtime, vous pouvez enregistrer, charger, attribuer et gérer les profils a I'aide de la fonction de
gestion de profils. Pour cela, vous devez développer la fonction (a3 la page 29) Profils du Runtime
avec la propriété Ouvrir la boite de dialogue d'administration dans le Runtime.
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Remarque : les administrateurs peuvent gérer les profils des autres utilisateurs.

Gestion des profils runtime @

Information

Enregistrer profil : enregistre |a position courante des écrans et le paramétrage de filire
courant.

Copier : copie le profil sélectionné dans [utilisateur “System”,

Utilisateur

Utilisateur loggué

FB (GB)

Utilisateur dont le profil est & gérer

[e8 (e8) -

Profils

Mom du profil  ~ Le dernier modifié Renommer

& DEFALLT 06.11.2009 10:56:44
& LasT 26.11.2009 09:58:47 :

z
Profil 1 26,11.2009 09:59:51

Enregistrer profil ] [ Charger profil
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Profils du Runtime

Zzenon

Utilisateur connecté

Utilisateur actuellement connecté au systeme.

Utilisateur dont le profil est géré.

Utilisateur dont le profil est affiché et peut étre géré.

Profils

Liste de profils disponibles.

Nom du profil

Nom du profil.

Le dernier modifié

Date et heure de la derniére modification.

Renommer Ouvre le profil sélectionné, vous permettant de le
renommer.

Supprimer Supprime le profil sélectionné aprés une demande de
confirmation.

Copier Copie le profil sélectionné vers I'utilisateur Systeme. Le

nom du profil peut alors étre modifié. Conseil : les
profils copiés vers |'utilisateur Systeme sont
disponibles pour tous les utilisateurs non connectés.

Enregistrer un profil

Ouvre la boite de dialogue permettant d'attribuer un nom
de profil et d'enregistrer le profil sous ce nom. Les
caracteres suivants sont interdits : Espace et les
caractéres spéciaux suivants / | \ : * 2 | " < >

$

Charger un profil

Charge le profil sélectionné.

Fermer

Ferme la boite de dialogue.

RACCOURCIS CLAVIER

F5 Actualise la liste de profils.

En cas d'événement inattendus affectant le réseau zenon, tels que l'interruption de la
connexion ou la mise en veille du serveur, le contenu de la liste est automatiquement

actualisé.
Echap Ferme la boite de dialogue.
Entrée Charge le profil sélectionné.
Insér. Enregistre |'état actuel du nouveau profil.

F2 Permet de modifier le nom du profil sélectionné.




Suppr Supprime le profil sélectionné aprés une demande de confirmation.

7.4 Répertoires de stockage des profils

Les données des profils sont stockées dans des répertoires différents, en fonction de leur utilisation
dans le Runtime :

Type de Runtime Répertoire de stockage
Serveur ou autonome : Les données sont stockées localement.
Client Les données sont stockées sur le serveur et sont demandées et

modifiées de maniére interactive.

Serveur redondant Les données sont stockées sur le serveur et sont demandées et
modifiées de maniére interactive ; elles sont synchronisées localement.

8. Gestion de la date et de I'heure

La date et I'heure dans zenon sont soit a I'heure locale, a I'heure UTC ou exprimées sous forme de
périodes de temps. Le principe de base est que :

» toutes les heures de début et de fin définies dans les filtres de fonctions telles que I'appel de

synoptique ou les listes AML ou CEL sont enregistrées au format UTC
» Les heures utilisées dans les modules tels que les modules PFS et EMS sont a I'heure locale

» Les périodes de temps sont exprimées en secondes

Exceptions :

» Le module IPA écrit les données historiques a I'heure locale, au format dateheure dans la base

de données

» Les fonctions de lecture d'une variable et d'écriture d'une variable n'enregistrent pas
I'heure, mais reprennent I'heure locale sous forme de chaine du contréleur, ou écrivent cette

heure dans le controleur
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uTcC

L'acronyme UTC signifie "temps universel coordonné". L'unité de temps est la seconde. L'heure UTC
constitue la base uniforme permettant de déterminer I'heure internationale, et est mise a la disposition
du public par le biais d'émetteurs et d'autres services d'heure. Selon le fuseau horaire, certaines
périodes de temps doivent étre ajoutées a ou retranchées de I'heure UTC. Ces périodes de temps
peuvent varier d'une heure, en raison de I'heure d'été.

Exemple :

Pays Heure

locale
Alaska UTC -9
Australie, Queensland UTC
+10
Bulgarie UTC +2
Royaume-Uni UTC
Corée UTC +9
Europe centrale (CET) UTC +1
Europe centrale (CET), heure d'été UTC +2
Arabie Saoudite UTC +3
Cote est des Ftats-Unis UTC -5
Emirats Arabes Unis UTC +4

CONSEQUENCES POUR LA CONFIGURATION

La date et I'heure de développement peuvent signifier une date et une heure différentes, selon
I'emplacement d'exécution du Runtime.

Par exemple : Dans Editor, vous configurez I'exécution d'une fonction par le biais du module PFS, dans le
fuseau horaire utc +1, a I'heure locale 14 : 00. Apres le transfert des fichiers vers un Runtime situé dans
le fuseau horaire utc +10, la fonction est exécutée a 23:00.

CHANGEMENT DE FUSEAU HORAIRE

En cas de changement de fuseau horaire dans le systéeme d'exploitation, cette modification est
automatiquement appliquée dans le Runtime de zenon.

37



9. Passage a l'heure d'été

Les dispositions suivantes s'appliquent lors du passage a I'heure d'été/I'heure d'hiver :

» Vous devez utiliser la fonction de changement d'heure automatique de Windows.

» Ne changez pas d'heure manuellement !

Les changements d'heure manuels peuvent entrainer des problémes avec les heures

affichées dans zenon, par exemple, I'heure d'enregistrement d'archives, les commandes
temporisées, etc.

Vous pouvez configurer la réaction des modules scheduler et

Production & Facility Scheduler au
changement d'heure dans les parameétres de ces modules :

» Changement d'heure dans le module Scheduler

» Changement d'heure dans le module Production & Facility Scheduler
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