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1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wiinsche fiir Ergdnzungen haben, wenden
Sie sich bitte per E-Mail an documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstlitzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com (mailto:support@copadata.com) erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com) gerne fiir Sie da.

2. Erste Schritte

Willkommen und danke, dass Sie sich fiir zenon entschieden haben. Wir wollen Ihnen den Einstieg in die
Bedienung von zenon so einfach und angenehm wie maoglich gestalten. Ein erster Schritt dazu ist dieses
Tutorial. Allerdings kann und will dieses einflihrende Tutorial kein Ersatz fiir eine Schulung sein.

Dieses Tutorial wird Sie in die grundlegende Bedienung von zenon einfiihren. Sie werden hier lernen,
wie man ein Projekt erstellt und darin Anlagenbilder zeichnet, auf denen Werte aus lhrer Steuerung in
Dynamischen Elementen dargestellt werden.


mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com

3. Die Herausforderung

Fir dieses Tutorial gilt folgende Herausforderung:

Aus einem Tiefbrunnen wird mit Hilfe eines Motors Wasser gepumpt.

Dieses Wasser wird in zwei Vorratstanks zu je 20.000 Liter gelagert.

Die Temperatur des Wassers wird mit Temperaturfihlern tiberwacht.

Bei Frostgefahr wird eine Aktion ausgefiihrt.

Bei Uberschreitung eines definierten Fiillstandes wird eine Aktion ausgefiihrt.

Bei Unterschreitung eines definierten Fiillstandes wird eine Aktion ausgefiihrt.

IN DIESEM TUTORIALPROJEKT WERDEN:

>

>

Zwei Tanks mit ihren Zu- und Ableitungen visualisiert

Grenzwerte und Alarme fiir Variablen definiert

In zenon verfligbare Elemente einzeln vorgestellt, kommentiert und projektiert
Alarme und Systemmeldungen in Ubersichtlichen Listen angezeigt

Zur Runtime Meni- und Buttonsteuerung realisiert

Mehrere Schritte in Skripten zusammengefasst

Umweltabhangige Aktionen (z.B. Tank voll, Temperatur zu niedrig) vorgestellt, kommentiert und

projektiert.

SIE WERDEN LERNEN, WIE SIE ...

>

den Editor als grafische Benutzeroberfldche zur Erstellung und Wartung von Projekten
kennenlernen. Dabei werden Sie erfahren, wie Sie sich lhre Arbeitsumgebung so gestalten

koénnen, dass ein effizientes Arbeiten moglich ist.



» Sie werden in der Lage sein Arbeitsbreiche zu erstellen, in denen Sie lhre Projekte verwalten.
Auch werden Sie hier verschiedene Arten von Projekten kennenlernen sowie die Méglichkeit

Eigenschaften wie Farbpaletten, Schriftarten, etc. zentral zu verwalten.

» Sie werden mit Hilfe von Treibern Kommunikation zu Ilhrer Hardware oder zu anderen
Datenquellen aufbauen kénnen. Weiters werden Sie erfahren, dass Variablen als die zentrale
Schnittstelle auf Treiber-Objekttypen und Datentypen aufbauen, und wie Sie selbst verschiedene

Datentypen erstellen kdnnen.

» Sie werden Schablonen als Grundlage fiir Ihre Bilder erstellen und die Vorteile der

Schablonentechnologie kennenlernen.

» Sie werden in der Lage sein |hre Bilder mit verschiedenen Elementen zu gestalten und darin lhre
Variablenwerte anzuzeigen. In Symbolen werden Sie Elemente gruppieren und gezielt

wiederverwenden.

» Sie werden die Bedienung lhres Projektes mit Hilfe vordefinierter Funktionen realisieren kénnen.

4. Arbeiten mit zenon

Im Laufe dieses Tutorials werden Sie ein Gefiihl fiir das Arbeiten mit zenon entwickeln. Sie werden
merken, dass unterschiedliche Herausforderungen eine ahnliche Herangehensweise mit sich bringen.

Stark vereinfacht lasst sich die Arbeit mit zenon etwa so beschreiben:

» Sie erstellen ein Objekt.

Dies kann ein Treiber, eine Variable, ein Bild, ein Bildelement, ein Zeitplan, ein User ... sein.

» Im folgenden Schritt setzen Sie fiir dieses Objekt lhre Einstellungen.

Sie parametrieren lhr Objekt, ohne Programmieren zu missen.

» Mit Hilfe von Funktionen werden Arbeitsschritte vorgegeben und Aktionen angestofRen.
Es handelt sich dabei um vordefinierte Makros, die einfach benutzt und parametriert werden

kénnen.

» Durch die Anwendung und Kombination dieser Elemente kdnnen komplexe Herausforderungen

mit wenigen Mausklicks ohne aufwandige Programmierung realisiert werden

10



*

Ein Vorteil dieser Arbeitsweise liegt darin, dass bereits projektierte Schritte

wiederverwendet werden kdnnen.

5. Ein neues Projekt

In diesem Schritt lernen Sie, was Arbeitsbereiche und Projekte sind.

Es wird ein neutraler Arbeitsbereich mit einem darin enthaltenen Projekt angelegt.

Parameter

Arbeitsbereich

Projekt

Beschreibung

Ist eine Verwaltungseinheit im zenon Editor, in der
Projekte gruppiert werden. Nur Projekte, die in
einen Arbeitsbereich eingefiigt sind, kdnnen im
Editor bearbeitet werden.

Zusammenfassung von Einstellungen, Bildern,
Funktionen, Variablen, Rezepten usw. zum
Darstellen einer Visualisierungsaufgabe.

Im Editor werden die Projekte erstellt.

Die Speicherung der Editor-Daten erfolgt zum Teil in
einer SQL-Datenbank und als Bindrdateien. Die
Datenablage kann entweder lokal am Editor Rechner
oder auf einem zentralen Rechner
(Mehrplatzverwaltung) erfolgen. Von Projekten
kann jederzeit ein Backup erstellt werden, und
dieses am selben oder auch auf einem anderen
Rechner riickgelesen werden.
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5.1 Erstellen eines neuen Arbeitsbereichs

Am Beginn der Arbeit mit zenon steht der Arbeitsbereich. In diesem werden Projekte angelegt und
verwaltet. Mit steigenden Anforderungen kénnen mehrere Projekt in einem Arbeitsbereich
zusammengefasst und projektiert werden.

ARBEITSSCHRITTE ZUM ERSTELLEN EINES NEUEN ARBEITSBEREICHS
» Verwenden Sie im Menl patei den Befehl Arbeitsbereich/Neu.

» Geben Sie als Verzeichnis C: / ein und vergeben Sie fiir den Arbeitsbereich den Namen

Basis Tutorial.

» Hinweis: Falls nicht vorhanden, wird nach Bestéatigen der Dialogbox mit ok das Verzeichnis

C:\Basis Tutorial erstelltund darineine DateiBasis Tutorial.wsp6 angelegt.

New ==

[
Adtrechen

Hife

Y Info

Der Verzeichnisname und der Name der Arbeitsbereichsdatei werden automatisch von zenon
vergeben, kénnen aber nachtraglich geandert werden.

5.1.1  Tipps fiir den Arbeitsbereich

Sie sollten Ihren Arbeitsbereich je nach Ihrem Arbeitsumfeld organisieren. Ein gut strukturierter
Arbeitsbereich erhéht die Ubersichtlichkeit und Effizienz

Die folgende Aufzahlung dient als Orientierungshilfe

» Fur Integratoren:

Ein Arbeitsbereich pro Kunde

» Fir Projektoren:

Ein Arbeitsbereich pro Fabrikationsstandort
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Hinweis: Wihlen Sie als Speicherort Ihres Arbeitsbereiches einen 6ffentlichen Ordner. Damit ist die
Berechtigung eines Arbeitsbereiches nicht an den Ersteller gebunden.

5.2 Erstellen eines neuen Projekts

Um ein neues Projekt zu erstellen:

» Verwenden Sie im Menii patei den Befehl Projekt neu.

Meues Projekt

Projekt
Projekttyp
| I%Standardprojekt IiGIobaIprojekt

Projekiname
TUTORIAL

Basisordner
C:Wsers\Public\Documentszenon_Projects\Basis Tutorial',

Arbeitsbereich
(@) An aktiven Arbeitsbereich anhdngen
() Neuen Arbeitsbereich erzeugen

Arbeitsbereich-Name
<Arbeitsbereich >
Runtime-Ordner

C:\Wsers\Public\Documentszenon_Projects\Basis Tutorial \TUTORIAL

Optionen

["] Mehrplatzfahiges Projekt

Projektserver

» Vergeben Sie den Projektnamen 'TUTORIAL' und akzeptieren Sie den Pfadvorschlag.

Y Info

Wenn in Ihrem Editor VBA aktiviert ist (Standard-Einstellung), dann wird nun der
Auswahl-Dialog zur Ausfiihrung eines Wizards gedffnet. Wizards sind VBA-Makros, mit
denen Sie die Arbeit im Editor automatisieren kénnen. Im diesem Beispiel wird kein
Wizard verwendet. SchliefSen Sie den Dialog mit Close und bestdtigen Sie den

Folgedialog "Would you like to save your settings?"mitNein.
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5.2.1

Unterscheidung Standardprojekt und Globalprojekt

In diesem Tutorial wird mit einem Standardprojekt gearbeitet. Dariiber hinaus bietet zenon die

folgenden Projekttypen an:

>

Ein Globalprojekt verfligt nur Gber eingeschrankte Funktionalitdt. Die Objekte (Schablonen,
Schriften, Farben, etc.), die in einem Globalprojekt erstellt werden, sind in allen anderen
Projekten des Arbeitsbereichs auch verfiigbar. So sind etwa die Schablonen des Globalprojekts in
den anderen Projekten unter der Bezeichnung ‘g_Name‘ auswahlbar.

Andere Einstellungen sind wiederum nur in Globalprojekten projektierbar. Die Modellierung

einer Anlage im Modul Anlagenmodellierung ist z.B. nur in Globalprojekten maoglich.

Die Option Mehrplatzfidhiges Projekt erlaubt es lhnen ein Projekt zu erstellen, das von
mehreren Projektanten gleichzeitig editiert werden kann, wobei das Leitsystem darauf achtet,

dass ein Objekt nicht zugleich von zwei Projektanten bearbeitet werden kann.

Hinweis: Beide Optionen werden in diesem Tutorial-Projekt nicht genutzt.

5.2.2

Anwendungsmoglichkeiten

Je nach Aufgabenstellung kdnnen Sie verschiedene Mdglichkeiten nutzen. Beachten Sie dabei stets den
Mehrfachnutzen und sparen Sie sich so zusatzliche Arbeit.

GLOBALPROJEKT

Das Globalprojekt bietet sich an um Einstellungen zu projektieren, welche in den Projekten
wiederverwendet werden. Einstellungen eines Globalprojektes stehen allen Projekten eines
Arbeitsbereiches zur Verfiigung.

Beispiele:
» Gestaltung von Schriftlisten
» Definition von Farben in den Farbpaletten
» Einbindung allgemeiner Sprachdateien - z.B. zenon Systemtexten

Y  Info

Bereits projektierte Schritte sind in zenon wiederverwendbar.
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MEHRPLATZPROJEKT

Ein Mehrplatzprojekt bietet sich dann an, wenn mehrere Personen mit unterschiedlichen Kernaufgaben
an einem Projekt arbeiten.

Beispielhafte Projektaufteilung:

» Screen Designer ist verantwortlich fiir Erscheinungsbild und Usability. Dazu erstellt er
Schriftlisten, Bilder, Schaltflachen, Grafiken und Farbpalletten unabhangig von der technischen

Projektierung.
» Projektant erstellt Treiber und Variablen
» Technischer Redakteur schreibt Dokumentationen und Textdokumente fir das Projekt

» Special Solution Developer kiimmert sich um spezielle Projektierung des Projektes, z.B.

Projektierung einer Reaktionsmatrix

» Controlling-Mitarbeiter projektiert die SAP-Schnittstelle fiir seine Kostenabrechnung

Y Info

Mehrplatzprojekte erméglichen standortunabhéngige Projektzusammenarbeit.

5.2.3 Projektanlage mit Wizard

In diesem Tutorial werden samtliche notwendigen Projektierungen Schritt fir Schritt ausgefuhrt. Auf
den Einsatz des Projektwizards wird bewusst verzichtet.

Der Wizard kann nachtraglich gestartet werden. Dies ist auch dann moglich, wenn Sie den
automatischen Aufruf nach Anlegen eines Projektes abgelehnt haben. In diesem Falle werden lhre
bisherigen Projektierung moglicherweise tGberschrieben.

WIZARDS STARTEN

Um einen Wizard zu starten:

» wahlen Sie in der Combobox Datei den Eintrag wizards ...
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oder

» driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12

MNeu (|
Wizards:
Verfiigbare Wizards
(-3 Analyzer
+ 5 o

) Language table
E|_; Project
% Backup Comparison Wizard
-4 Documentation-Wizard
b Froct iz
a Project-Wizard
() Screens & Frames
+-{7) Variables
(- VBA

m

Beschreibung
This wizard creats a simple Project (V. 1)

Der Wizard fiir die Projekterstellung wird bei der Erstellung eines neuen Projekts automatisch

angeboten.

VBA-AKTIVIERUNG IM EDITOR

Y Info

Um den Project Wizard verwenden zu kénnen muss in lhrem Editor VBA aktiviert sein

(Standard-Einstellung).

Damit Wizards angezeigt werden, miissen die Einstellungen fiir VBA und/oder VSTA in der in der zenoné.ini

korrekt gesetzt sein:

[VBA]

EIN=1

[VSTA]

ON=1
Werden VSTA Wizards bei korrekten Einstellungen nicht angezeigt, setzen Sie im Abschnitt [VSTA] den

Eintrag LoaDED= auf 1.
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5.3 Projektierung des Projekts

Im Eigenschaftenfenster werden die Eigenschaften des Projekts TUTORIAL angezeigt und kdnnen hier
gedandert werden.

» Wabhlen Sie im Projektmanager den Arbeitsbereich aus.
» In der Detailansicht sehen Sie jetzt eine Liste der Projekte, die zu diesem Arbeitsbereich gehoren.

» Wabhlen Sie in der Detailansicht das Projekt TUTORIAL aus.

Das Eigenschaftenfenster wird in diesem Tutorial noch oft verwendet. Grundsatzlich zeigt es die
Eigenschaften des in der Detailansicht des Projektmanagers ausgewahlten Objekts an. Die Icons am
oberen Rand des Eigenschaftenfensters bieten die Moglichkeit die Eigenschaften in unterschiedlicher
Darstellung anzuzeigen:

Eigenschaften: Projekt: PROJEKTL X
B2 B 2 572 B | | e BE B | )
+/| Allgemein

+| Netzwerk

+/| Grafische Auspragung

Touchbedienung

Runtime Einstellungen

Funktionen

Benutzerverwaltung

Alarmmeldeliste

Chronologische Ereignisliste

AML und CEL

Rezeptgruppen Manager

Industrial Performance Analyzer

Industrial Maintenance Manager

Automatic Line Coloring

Anderungshistorie

I O O = B O = A O = N == 3

Y Info

Die Eigenschaften, die in den Favoriten angezeigt werden, kénnen Sie selbst (iber das
Kontextmenii des Eigenschaftenfensters einstellen. Favoriten fiir das

Eigenschaftenfenster stehen nur in der gruppierten Ansicht zur Verfigung.
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5.3.1 Funktionalitat des Eigenschaftenfensters

Die einzelnen Symbole des Eigenschaftenfenster bieten dabei folgende Funktionalitat:

EEN=) B[=l= B B

Symbol

Gruppiert

Alle Eigenschaften
Dialogansicht

Favoriten
ein-/ausblenden

Alle Eigenschaften
ein-/ausblenden
Logisch sortiert
Aufsteigend sortiert

Absteigend sortiert

Alle erweitern

Alle reduzieren

Eigenschaftenhilfe
einblenden

Bedeutung

Die einzelnen Eigenschaften werden in logischen Gruppen
zusammengefasst.

Alle Eigenschaften werden in einer Reihe angezeigt.
Die Eigenschaften werden in Form von Dialogboxen angezeigt.

In den Favoriten kdnnen lber das Kontextmeni des Eigenschaftenfensters
die am haufigsten bendtigten Eigenschaften zusammengefasst werden. Hier
kénnen die Favoriten ein- oder ausgeblendet werden.

Wenn die Favoriten eingeblendet sind, kénnen Gber dieses Symbol zur
besseren Ubersicht alle anderen Eigenschaften ausgeblendet werden.

Mit diesem Icon kdnnen die angezeigten Eigenschaften nach ihrer logischen
Zusammengehorigkeit sortiert werden.

Mit diesem Icon kdnnen die angezeigten Eigenschaften alphabetisch
aufsteigend sortiert werden.

Mit diesem Icon kdnnen die angezeigten Eigenschaften alphabetisch
absteigend sortiert werden.

Durch einen Klick auf das '+' am linken Rand des Eigenschaftenfensters
konnen Sie einen geschlossenen Knoten 6ffen. Dieses Icon 6ffnet
automatisch alle geschlossenen Knoten.

Durch einen Klick auf das '-' am linken Rand des Eigenschaftenfensters
kénnen Sie einen offenen Knoten schliefen. Dieses Icon schliel3t
automatisch alle offenen Knoten.

Ein eigenes Fenster mit einer Beschreibung der ausgewahlten Eigenschaft
wird eingeblendet. Um das Hilfe-Fenster zu schlielen, klicken Sie auf das X
am rechten oberen Rand des Fensters.
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5.3.2 Favoriten im Eigenschaftenfenster

Bei fast jeder Projektierung in zenon werden die Einstellungen dafiir im Eigenschaftenfenster
vorgenommen. Durch definieren von Favoriten kénnen Sie sich oft bendtigte Einstellungen Ubersichtlich
zusammenfassen.

Fiihren Sie dazu folgende Schritte aus:

» Wechseln Sie im Eigenschaftenfenster in die Ansicht Gruppiert.

Hinweis: ist die Ansicht leer, wihlen Sie Alle Eigenschaften ein-/ausblenden.

» Erweitern Sie die diversen Knotenpunkte und Unterpunkte mit dem Symbol +.

Alternativ wahlen Sie den Button der Eigenschaftensymbolleiste Alle erweitern.

» Erweitern Sie so den Knotenpunkt Grafische Auspriagung und den darin enthaltenen

Knotenpunkt Runtime allgemein.
» Wahlen Sie den Eintrag Runtime-Titel, welchen Sie Ihren Favoriten hinzuftigen wollen.

» Wahlen Sie im Kontextmeni (rechter Mausklick) 'Runtime-Titel' zu Favoriten hinzufiigen.

Eigenschaften: Projekt: TUTORIAL_INTERMATIOMNAL o x
B2 B 2 572 B | | e BE B | )
+/| Allgemein -
+| Netzwerk
=I| Grafische Auspragung
+| Bilder
=I| Runtime allgemein
Runtime-Titel kein Titel (gesamter Schir==2 i
Variablenanzeige mit Name ‘Runtime-Titel' zu Favoriten hinzufdgen -
Monitorverwaltung Hier klicken -= @ Hitre [
Zoomstufen f. Weltbild Hier klicken -=
Hauptschablonen Hier klicken -=
Blinkfreq. [ZehntelSek.] 5
Hauptmenis aktiv Icd
Cursor sichtbar ICd
Micht iibersetzte Schlisselwarter anze [
Dialogschrift einstellbar -
Dialogschrift 2 - Standardschrift2

+l| Gesperrte/Verriegelte Elemente

+/| Touchbedienung

» |hre Favoriten stehen in der gruppierten Ansicht als erster Eintrag.

Hinweis: Durch Klick auf das Symbol Favoriten ein-/ausblenden kénnen Sie in lhrer
Eigenschaftenanzeige die Favoriten (un-)sichtbar machen.
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Y Info

Sie kénnen Favoriten auch via Drag&Drop setzen. Wahlen Sie dazu das gewiinschte
Eigenschaftenfeld und ziehen Sie dieses an die gewlinschte Stelle im Knotenpunkt Favoriten.

5.3.3 Runtimeansicht

Um zur Runtime das Hauptfenster ohne Titel anzuzeigen:

» Schalten Sie im zenon Editor in die gruppierte Ansicht.

» Offnen Sie die Gruppe Grafische Ausprigung.

Eigenschaften: Projekt: TUTORIAL_INTERMATIOMNAL o x
B2\ 2 o' EE| B = = BE B L

=I| Favoriten -
Windows CE Projekt -

MName/Ordner

Bilder

+ [+

m

Runtime allgemein

Runtime-Titel Ikein Titel (gesamter Schirm) hd
Metzwerk aktiv
Routing aktiv -

Server <kein Rechner=

Standby <kein Rechner>
Allgemein

Netzwerk

Grafische Auspragung

+ H F F

Touchbedienung -

» Andern Sie die Eigenschaft Runtime-Titel auf kein Titel (gesamter Schirm)

Hinweis: Damit wird das Programm-Fenster der Runtime ohne Titelleiste angezeigt.

534 Projektbeschreibung
Personalisieren Sie lhre Projektierung:
» Wahlen Sie dazu im Eigenschaftenfenster die Gruppe A11gemein

» Wahlen Sie den Eintrag Projektbeschreibung

» WahlenSie Hier klicken ->
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Es 6ffnet sich ein Dialog:

r Iy
Projektbeschreibung

Projektinformationen

John McDow

Manager

Johanna Super-Visar|

Firma
COPA-DATA

Kommentar
This is our first Tutorial to learn how to handle engineering in zenon Editor =«

Befillen Sie die Eingabefelder mit Ihren Daten. Obwohl alle Eingaben optional sind wird empfohlen,
detaillierte (und vor allem korrekte) Eingaben zu machen.

5.4 Mehrere Projekte in einem Arbeitsbereich

Wenn Sie mehrere Projekte verwenden, ist eines der Projekte im Arbeitsbereich-Fenster fett markiert.
Dies kennzeichnet das "Start Projekt". Das Startprojekt wird im Online- oder Simulationsmodus
verwendet. Es ist immer das Startprojekt welches in der Runtime angezeigt wird. Es kann immer nur
jeweils ein Projekt als Startobjekt angegeben sein.

Um das Startprojekt zu andern,

» wahlen Sie ein Projekt im Arbeitsbereich-Fenster
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» fiihren den Befehl "projekt aktivieren'im Kontextmeni (rechter Mausklick) aus.
Runtime-Dateien 4

} Runtime starten F5

Projekt aktivieren

Projekt im Speicher halten

Projekt 4
Remote-Transport 4
Editorprofil 4
Mehrplatz 4
@) Hilfe F1

PROJEKT IM SPEICHER HALTEN

Wenn Sie mehrere Projekte verwenden, sehen Sie jeweils den Strukturbaum des aktuell aktiven
Projektes. Die deaktivierten Projekte verfligen in ihrer Ansicht tGber keinen Strukturbaum.

Um auch auf die Struktur der nicht aktiven Projekte zugreifen zu kdnnen, wahlen Sie Projekt im
Speicher haltenim Kontextmeni (rechter Mausklick) auf ein deaktiviertes Projekt.

Runtime-Dateien L4

} Runtime starten F5

Projekt aktivieren

Projekt im Speicher halten

Projekt 4
Remote-Transport 4
Editorprofil 4
Mehrplatz 4
@) Hilfe F1

5.5 Praxistipps Projekte

» Wenn Sie mehrere Projekte in einem Arbeitsbereich verwenden, so nehmen Sie bei der
Benennung lhrer Projektierung darauf Riicksicht. Stellen Sie jeder Funktion, Variable ... ein

Kirzel Ihres Projektes voran.

» Wird mit einem neuen Arbeitsbereich gleichzeitig ein neues Verzeichnis erstellt sind alle

wichtigen Daten fiir diesen Arbeitsbereich gesammelt vorhanden.

» Projekte innerhalb eines Arbeitsbereiches kénnen mit Drag&Drop verschoben werden
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» Projektierungen eines Projektes kdnnen in jedem beliebigen Projekt eines Arbeitsbereiches

wiederverwendet werden.

5.6 Einflihrende Information zu diesem Tutorial

In diesem Tutorial wird Schritt fiir Schritt ein Projekt abgearbeitet.

Folgende Informationen werden vorab kurz beschrieben. Im weiteren Projektverlauf wird auf diese
Projektierung Bezug genommen:

5.6.1 Farbpaletten

Farbpaletten ermoglichen es, individuelle Farben in Farbpaletten zusammenzufassen. Sie kénnen sich so
ein Set von Farben definieren, dass sich bei Bedarf bequem sowohl im Editor als auch in der Runtime
umschalten ldsst. Alle Farben, die mit Hilfe der Palettenfarben definiert worden sind, lassen sich damit
einfach austauschen.

Die Einheitliche Gestaltung von Company Designs (CD) lasst sich so sehr einfach erledigen. bei Bedarf
kann das Design komplett (Palette wechseln) oder auch nur einzelne Farben (Farbe in Palette andern)
zentral gedndert werden.

Farben, welche in Farbpaletten konfiguriert werden stehen in zenon zur Verfligung. Im weiteren
Projektfortschritt dieses Tutorials werden Sie die nun folgende Projektierung anwenden.

So projektieren Sie die Farbpalette:

» Offnen Sie im Projektmanager in den Knoten Bilder.
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» Offnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenii des Eintrags Farbpaletten.

» Wahlen Sie den Menlieintrag Farbpalette neu.

Projektmanager

= ﬂE Arbeitsbereich: "Basis Tutorial'(1) -
=[] TUTORIAL (Startprojekt)
-4 Variablen
23 Treiber
# Datentypen
B Reaktionsmatrix
W@ Zuweisungen
@ Aam
“8 Malsinheiten
' Bilder
Ty Schablonen
Schriftlisten
;I Pr'\:uj.e.k't- “ Farbpalette neu
fi. g:l;k::Q:;i i ¥ML exportieren alle...
2} Archivserver ML ¥ML importieren...
[®] Rezepte

m
[

: ) v
% Batch Contrt Editorprofil
idi Zeitsteuern @ Hie

&5 Prog

/% zenon Logic (IEC 61131-3)

T Praciirtinn & Farilihe Qrhadilar
» Wabhlen Sie in der Detailansicht des Projektmanagers Farbe neu. ..
e Geben Sie als Bezeichnung Frost ein.

e Wahlen Sie als Farbe #0000FF

» Definieren Sie vier weitere Farben nach untenstehenden Vorgaben:

Nr. | Bezeichnung |Farbpa|ette(]|
l Frost Il #0000FF
1 |Frostgefahr [ #COFFFF
2 |Hitzewarnung [ #FFADSE
3 Uberhitzung Il #FFO000
_ 4 |Normaltemperatur [ #3CEB3T1
» Projektieren Sie drei weitere Farben als Grenzwertfarben fiir den Fiillstand lhrer Wassertanks:
E Fallstand_HOCH | [l #A52400
i Fallstand_NIEDRIG | Il #A52400
L Fiillstand_Mormal | [l 005500

Y Info

Wird eine Farbe in der Farbpalette gedindert so dindert sich diese Farbe liberall dort, wo

sie in lhrer Projektierung verwendet wurde.

Wenn Sie fir mehrere Fillstdnde dieselbe Farbe verwenden projektieren Sie trotzdem zwei Farben. Sie
bleiben damit fiir spatere Anderungen flexibel.
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Weitere Farben dieses Tutorials

Sie werden in diesem Tutorial bei verschiedenen Themen Farben einsetzen. Die genaue Anwendung
dieser Farben wird im jeweiligen Kapitel naher erklart.

Bereiten Sie diese bereits zu diesem friihen Zeitpunkt nach folgenden Angaben vor:

Nr. | Bezeichnung | Farbpalette 0 |
0 |Frost Il #0000FF
1 |Frostgefahr [ #COFFFF
2 |Hitzewarnung [ #FFADSE
3| Uberhitzung Il #FFO000
_ 4 |Normaltemperatur [ #3CEB3T1
5 |Fallstand_HOCH Il £A52400
_6 |Fallstand_NIEDRIG Il £A52400
L Fillstand_Mormal I #005500
i nav_hintergrund_navi [ #cococo
i nav_hintergrund_main ] #FFFFED
ﬂ nav_butten_background_1 I #4B0082
i nav_butten_background_2 [] #9aFR98
12 | nav_button_typol ] #FFFFFF
13 | nav_button_typo2 Il #420048
14 |typo_header Il #550F21

Y Info

Die Farben der Abbildungen sind Vorschldge. Sie kénnen diese nach Ihren Vorstellungen

anpassen.

Eine zweite Farbpalette

Nachdem Sie nun die Farben lhres Tutorialprojektes mit Hilfe von Farbpaletten projektiert haben
werden Sie eine zusatzliche Moéglichkeit der erweiterten Farbverwaltung kennenlernen.

Sie kdnnen fir lhre projektierten Farben Alternativfarben projektieren. Mit einer Funktion kann
zwischen den beiden Farbwelten umgeschalten werden.

Fir die Projektierung weiterer Farbpaletten:

» Offnen Sie im Projektmanager in den Knoten Bilder.
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» Offnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenii des Eintrags Farbpaletten.

» Wahlen Sie den Menlieintrag Farbpalette neu.

Nr. | Bezeichnung |Farbpa|ette(]|

0 |Frost T E “3 Farbpalette neu
Z Frostgefahr C#
_ 2 |Hitzewarnung =
il:lberhitzung B # Farbeneu...
i nav_hintergrund_navi O
5 [nav_hintergrund_main 4 )
i nav_butten_background_1 [ F o)

7 |nav_button_background_1 [ E

? Header 1 | E (8l speichem

T nav_button_typol | E
Enav_button_typoE & &% xMLimportieren...
E Header_2 [

12 | Fiillstand niedrig C# @ Hiffe F1
13 |Fallstand hoch W #A52A00

» Wechseln Sie im Eigenschaftenfenster in die Gruppe Farbe

» Wahlen Sie mit ... eine neue Farbe - z.B.: #C0C0CO
Hinweis: nach Neuanlage einer Farbpalette sind automatisch alle Farben markiert. Dadurch
wird die Zuweisung einer neuen Farbe automatisch auf die gesamte neue Farbpalette
angewandt. Sollte diese Markierung nicht aktiv sein, so konnen Sie diese mit Klick auf die
Uberschrift Farbpalette 1 wieder herstellen. Sie kénnen selbstverstandlich jeder Farbe eine
eigene Farbpalette zuordnen. In diesem Tutorial wird jedoch die Farbpalette 1 bei allen Farben

einheitlich belegt.

Funktion Farbumschaltung

Um lhre verschiedenen Farbpaletten nutzen zu kénnen projektieren Sie eine entsprechende Funktion.

Fiihren Sie dazu folgende Schritte aus:

» Erstellen Sie eine neue Funktion

» Indem sich nun 6ffnenden Dialog Funktionsauswahl 0Offnen Sie den Ordner Anwendung

durch Klick auf [+].
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» Wahlen Sie die Funktion Farbpalette umschalten

» Indem sich 6ffnenden Dialog Farbpalette umschalten wahlen Sie aus der Dropdownliste

Farbpalette O.

Farbpalette umschalten ‘ l&]

Farbpalette

|| Diesen Dialog zur Runtime anbieten

[ ok ][ sbbrechen | [ Hife

» SchlieRen Sie den Dialog mit ok und wechseln Sie im Eigenschaftenfenster in die Gruppe

Allgemein.

» Im Eigenschaftenfeld Name geben sie switch_colour_table_1_bunt als Funktionsnamen an.

Y Info

Waihlen Sie "Diesen Dialog zur Runtime anbieten" um Runtimebenutzern die Méglichkeit

zur Auswahl der Farbpaletten zu geben.

Projektieren Sie eine weitere Farbumschaltefunktion mit Farbpalette 1 alsZiel und
switch_colour_table_1_black als Namen. Optional kdnnen Sie hier Diesen Dialog zur Runtime
anbieten aktivieren.

Y Info

Diese Projektierung wird mit Fortschritt dieses Projektes noch aktiv angewendet werden.

5.6.2  Globale Symbolbibliothek

Im Verlauf dieses Tutorials werden Sie auch Grafiken zur Visualisierung verwenden. Selbstverstandlich
konnen Sie eigene Grafikdateien verwenden.

In diesem Tutorial werden jedoch ausschlieRlich im Lieferumfang von zenon enthaltenen Grafiken der
Globalen Symbolbibliothek verwenden.
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Y Info

Die Globale Symbolbibliothek stellt eine Auswahl an Grafiken fir lhre Projektierung
zur Verfligung.

6. Der Editor - eine Beschreibung

Der zenon Editor ist die Oberflache, wo lhre Projekte "gebaut" und verwaltet werden. In ihm kénnen Sie
samtliche Prozessschritte abbilden und steuerbar machen.

Bei zenon steht der Mensch im Mittelpunkt. Deshalb bietet auch der Editor eine Menge Hilfestellungen,
die Ihnen die tagliche Arbeit erleichtern werden.

6.1 Die Fenster des zenon Editors

Der zenon Editor ist das zentrale Element Ihrer Projektierung. Zu einem besseren Verstandnis dieses
Tutorials werden hier nochmal die Editor-Fenster und Ihre Funktionen erklart:
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Der Editor - eine Beschreibung

Zzenon

Die Benutzeroberflache des Editors gliedert sich in verschiedene Bereiche:




Element

01 - Symbolleisten:

02 - Projektmanager:

03 - Detailansicht des
Projektmanagers:

04 - Hauptfenster:

05 - Symbolleiste Elemente:

06 - Eigenschaften

07 - Eigenschaftenhilfe:

08 - Ausgabefenster

09 - Statusleiste:

Inhalt

Sammlung der Symbolleisten fiir den Editor und seine Module. Sie
stehen zur Verfligung fir:

»  Andockbare Fenster

> Ausrichtung

»  Bilder / Symbole

»  Editorprofile

> Elemente

>  Menileiste

»  Production & Facility Scheduler
>  Remote-Transport

> Report Generator

> Runtime Dateien

> Sichtbarkeitsebenen

»  VBA-Makros

Baumansicht des Projektmanagers.

Details zum im Projektmanager ausgewahlten Modul.

Hauptarbeitsbereich, hier werden Dokumente wie Bilder oder
Reports dargestellt.

Symbolleiste fiir die Elemente der Bilder - Vektorelemente und
Dynamische Elemente.

Zeigt Eigenschaften des ausgewdahlten Objekts an. Dafiir stehen drei
Modi zur Verfligung, die in der Symbolleiste der Eigenschaften
ausgewahlt werden.

Zeigt kurze Hilfeeintrage zu Eigenschaften von Bildern, Variablen,
Funktionen und anderen Elementen, die parametriert werden, an.

Anzeige von Meldungen, wenn Projekte kompiliert und zur Runtime
abgesetzt werden.

Zeigt Statusinformationen zur Editorbereitschaft und fiir Bilder an.

30



10 - Symbolleiste Eigenschaften: Definiert Anzeige und Sortierung der Eigenschaften, blendet
Eigenschaftenhilfe ein.

11 - Querverweisliste:

Welche Fenster angezeigt werden, wahlen Sie aus:

> in der bropdownliste unter Optionen

Die Anordnung der Fenster lasst sich individuell anpassen. Nur das Hauptfenster kann nicht
ausgeblendet werden.

6.2 Einstellungen des Editors

Erste Einstellungen flir Aussehen und Verhalten lhres Editors setzen Sie in den Grundeinstellungen.

So verdndern Sie die Grundeinstellungen lhres Editors:

1. o6ffnen Sie den Dialog Einstellungen von der Meniizeile optionen

2. wahlen Sie Ihre Einstellungen in den einzelnen Registerkarten

Y  Info

zenon bietet verschiedene Méglichkeiten Ihren Editor an lhre Bediirfnisse anzupassen.

Machen Sie fiir effizientes Arbeiten Gebrauch von den Mdéglichkeiten dieser Anpassung.

6.3 Menii Tools einbinden

Mit Hilfe der Meni Tools konnen Sie Programme lhres Computers direkt in die Menileiste von zenon

integrieren. Die so individuell eingebundenen Programme erscheinen am Ende des Menlipunktes

Optionen.

So binden Sie Tools in das Meni des zenon Editors ein:

» OffnenSiedas Einstellungsfenster indem Siein der Meniizeile optionen den Eintrag

Einstellungen Wahlen
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» Wechseln Sie zum Tab Menii Tools

» Figen Sie Ihre Anwendung mit Neu. . . hinzu

Einstellungen

Einstellungen | Mend Tools |Farbsd’1ema I Befehle I Symbolleisten|

Mentinhalte

Taschenrechner

Neu...

Eigenschaften
Meni Text

Datei

Parameter

Taschenrechner

C:\Windows\System32calc.exe

Hinunter

» Wahlen Sie die Anwendung auf lhrem Computer - in diesem Tutorial wird der Taschenrechner

dem Editor angehéngt. Dieses Programm finden Sie auf Ihrem Computer:

C:\Windows\system32,

» Benennen Sie Ihren Meniieintrag im Eingabefeld Menii Text mit Taschenrechner
» Beenden Sie die Eingabe mit ok

Uberpriifen Sie lhre Menii Tools Konfiguration indem Sie die Meniizeile optionen 6ffnen. Das
Programm calc.exe mitdem Eintrag Taschenrechner findet sich nun am Ende der Mendileiste.

Optionen | Fenster  Hilfe

Einstellungen...

Editorprofile verwalten

Statuszeile
Projektmanager
Ausgabefenster
Querverweisliste

Eigenschaftenfenster

B 0%0a<

Eigenschaftenhilfe

Symbaolleisten

Update Windows CE Runtime...

Taschenrechner

Dateiname: calc.exe
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Y Info

Flir einen schnellen Programmaufruf in zenon personalisieren Sie die Mendlileiste Ihres
Editors.

6.4 Fensterverhalten editieren

Sie kdnnen das Fensterverhalten lhres zenon sehr einfach anpassen.

Wichtig dabei ist nur, dass Sie lhren Kontextmeniaufruf (Maus + Rechtsklick)immer direktin der
Leiste mit der Fensteriiberschrift titigen. In diesem Beispiel links neben der Uberschrift

Projektmanager.

Projektmanager

Unverankert

= [ TUTH v | Andocken

4 “ Va Im Hauptfenster aufschalten
¥
- % Bl Automatisch ausblenden
=& Fu )
m‘g Sp Schlieken

3} Archivserver
+-[#] Rezepte
L= I O |

UNVERANKERT

Diese Auswahl 6ffnet das gewdhlte Fenster in einem eigenen Fenster.

ANDOCKEN (DEFAULT)

Positioniert das gewahlte Fenster in der in zenon vorgesehenen Position

IM HAUPTFENSTER AUFSCHALTEN

Stellt das gewahlte Fenster in einer eigenen Registerkarte im Hauptfenster dar.

AUTOMATISCH AUSBLENDEN

Blendet das gewahlte Fenster aus. Wird die Maus Uber die Registerkarte des ausgeblendeten Fensters
positioniert wird das Fenster automatisch eingeblendet.
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6.5 Editorprofile projektieren

Mit Hilfe der Editorprofile konnen Sie sich die Fensteranordnungen lhres Editors dauerhaft abspeichern.

SO PROJEKTIEREN SIE IHR EDITORPROFIL

» Rufen Sie die Symbolleiste Editorprofile auf. Wird die Symbolleiste nicht angezeigt, kann sie tber

das Menl Optionen -> Symbolleisten aktiviert werden.

» Stellen Sie die Fenster |hres Editors nach Ihren optimalen Bediirfnissen pro Modul zusammen.

Wahlen Sie dazu im Projektbaum ein Modul und arrangieren Sie die Fenster Ihres Editors nach

Ilhren Vorstellungen.

» Wabhlen Sie fir diese Ansicht eine Ebene der Editorprofile
» Benennen Sie diese Ebene mit Individuelle Namen fiir Editorprofile vergeben

» Speichern Sie jede Einstellung mit Sselektiertes Editorprofil speichern

» Beim Aufruf eines Moduls aus dem Projektmanager-Knoten schaltet |hr Editor nun automatisch

auf die projektierte Ansicht.

= IﬂE Arbeitsbereich: "Basis Tutorial (1)
=-[B TUTORIAL (Startprojekt)

-

L 2

MName

=) % Variable neu...
& |

I o XML exportieren alle...
+ ML ¥ML importieren...

Erweiterter Import/Export

T
E

=2
=n
@

=l In neuem Fenster affnen

D Editarprofil

&

-4y Funky @) Hilfe

» .{g‘: Micht verwendete Variablen anzeigen...

m&' Sprachdatel
3} Archivserver

[#] Rezepte

&% Batch Control

\-b Zeitsteuerung

+-&g Programmierschnittstellen

/% zenon Logic (IEC 61131-3)

Y Production & Facility Scheduler
5§ Vemiegelungen

@ Energy Management System

d Message Control

Maniia

£

g
Zia

Rl

Keines
Fl-List Views
P2-5creens
F3-General
P4

P5
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Hinweis: Ist die Funktion Automatisches Speichern des Editor-Profiles aktiviert, werden Ihre
Einstellungen direkt in ihrem personalisierten Profil gespeichert. Eine extra Speicherfunktion ist dadurch
nicht mehr notwendig.

6.5.1 Personalisierung des Editors

Editorprofile sind Ansichten lhres Editors, welche auf Module angewendet werden kdnnen. Bei Aufruf
des jeweiligen Moduls aus dem Projektmanager werden die dazugehdrigen Fenster in dem zugehdrigen
Editorprofil dargestellt.

BEISPIEL:

Sehr viel Gbersichtlicher wird diese Funktion anhand eines Beispiels. Sehen Sie sich in zenon einmal das
Zusammenspiel der Fenster an.

» Rufen Sie dazu im Projektmanager den Knoten Variablen auf.

» Im Vergleich dazu rufen Sie im Projektmanager den Knoten Bilder auf.

Sie merken, dass fiir die Projektierung von Bildern ein "zusatzliches" Fenster fiir eine sinnvolle
Projektierung notwendig ist.

X # Mavigation - PROJEKT2 3 -

v G e cn i I F) —
Hame Bddtyp A | Schablore

Nevigation Standard g_SUBNAVIGATION

1 gesamit /1 gefitert / 1 selektiert

Da dieses Fenster bei Variablen nicht bendtigt wird nimmt es dadurch Platz weg. Mit Hilfe der in zenon
vorhandenen Editorprofile kdnnen Sie Ansichten abhéngig von Programmmodulen erstellen.

35



Y Info

Mit dem Befehl Standardprofil laden kehren Sie im Editor zur Default-Ansicht zurtick.

7. Backup

Wer kennt sie nicht, die Frustration wenn die Arbeit der letzten Stunden oder sogar mehrerer Tage
plotzlich verschwunden ist. Abhilfe schafft ein Backup.

Zeitgerechte und regelmiaRige Updates helfen im Bedarfsfall Zeit und Nerven zu sparen. Deshalb wird
diese Thematik gleich zu Beginn dieses Tutorials behandeln.

Folgende zwei Mdéglichkeiten stehen zur Verfligung:

» Backup des Arbeitsbereiches

» Backup eines Projektes

Y Info

Machen Sie regelmaRig Backups Ihrer Arbeit. Auch wenn Sie vor einer neuen
Herausforderung stehen kann ihnen ein Backup helfen zu einem funktionierenden
Stand zuriickzukehren.

7.1 Backup des Arbeitsbereiches

Das Backup eines Arbeitsbereiches enthalt alle darin enthaltenen Projekte. Sicherungen von
Arbeitsbereichen werden als * . wsb Dateien gespeichert. Der Name kann beliebig gewahlt werden.

36



7.1.1  Backup erstellen

Um ein Backup des gesamten Arbeitsbereiches zu erstellen:

» Wabhlen Sie im Kontextmeni des Arbeitsbereichs den Eintrag Arbeitsbereich ->Sicherung

erstellen... aus.

ﬁ Projekt neu...

ﬂi_:,, Bestehendes Projekt einflgen...

ES projekt 5.50 einfugen...

% Projektsicherung rdcklesen...

Arbeitsbereich b e

@ VSTA-Editor mit WorkspaceAddin 6ffnen... Alt=F10 Offnen...

&£ vBA-Editor 6ffnen... Alt=F11 Speichern

3 '\ Wizards... Alt=F12 Speichern unter...

(ﬁ\ ‘Wizards aktualisieren... Schlieken
Sicherung erstellen...

Sicherung rdcklesen...

@) Hilfe F1

7.1.2  Backup zuriicklesen

Bei gedffnetem/geschlossenem Arbeitsbereich:

» Wahlen Sie im Kontextmenii des Arbeitsbereichs den Eintrag Arbeitsbereich ->

Sicherung riicklesen. .. aus.

ﬁ Projekt neu...
ﬂi_:,, Bestehendes Projekt einflgen...
= Projekt 5.50 einflgen...
% Projektsicherung rdcklesen...
Arbeitsbereich b e
@ VSTA-Editor mit WorkspaceAddin 6ffnen... Alt=F10 Offnen...
&£ vBA-Editor 6ffnen... Alt=F11 Speichern
3 '\ Wizards... Alt=F12 Speichern unter...
(ﬁ\ ‘Wizards aktualisieren... Schlieken
Sicherung erstellen...
Sicherung rdcklesen...
@) Hilfe F1 |

Sie kdnnen nun eine Sicherung selektieren und den Ordner festlegen, in den der Arbeitsbereich
rickgelesen werden soll.
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7.2 Backup des Projektes

Im Gegensatz zur Arbeitsbereichssicherung finden die Projektsicherungsoptionen immer nur auf das
ausgewahlte Projekt Anwendung. Andere im Arbeitsbereich enthaltene Projekte werden nicht
mitgesichert.

Dies betrifft vor allem die A11gemeine Symbolbibliothek und Globalprojekte.

7.2.1  Versionierung von Projektsicherungen

Projektsicherungen kdnnen versioniert werden. Versionen werden durch fortlaufende Nummerierung
und Datum/Uhrzeit ihrer Erstellung identifiziert und gereiht.

Um die Versionierung zu aktivieren:

» navigieren Sie in den Projekteigenschaften zum Knoten allgemein
» navigieren Sie zum Bereich Versionierung
» aktivieren Sie die Eigenschaft Versionierung aktiv

» vergeben Sie in der Eigenschaft Hauptversion: eine Hauptnummer

Versionierung
[# Versionierung aktiv [ XML-Export aktiv

Hauptversion: 1 Projektversion: 1.0

Zeitpunkt der Sicherung:  01.01.1970 01:00:00

Damit wird bei jeder Projektsicherung eine Nummer fiir die Projektversion erstellt. Diese besteht aus
der Hauptversion und einer intern vergebenen Detailnummer, getrennt durch einen Punkt. Diese
Detailnummer wird mit jeder Projektsicherung um eins erhdht. Die Version einer Projektsicherung wird
angezeigt in:

» der Detailansicht des Knotens Projektsicherung

» im Dialog zum Riicklesen eine Sicherung in den Arbeitsbereich
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7.2.2  Projektsicherungen
Fir die Abwicklung von Projektsicherungen bietet zenon im Projektbaum einen eigenen Knoten.

Diesen finden Sie im Projektbaum an letzter Stelle:

= IﬂE Arbeitsbereich: "Basis Tutorial'(1)
=[] TUTORIAL (Startprojekt)
@ Variablen
¥ Bider
& | Funktionen
m&' Sprachdatei
3} Archivserver
[®] Rezepte
&% Batch Control
\-b Zeitsteuerung
&y Programmierschnittstellen
/. zenon Logic (IEC §1131-3)
Production & Facility Scheduler
1 Vemegelungen
@ Energy Management System
d Message Control
Meniis
# | Report Generator
8 Benutzerverwaltung
7 SAP Interface
) Dateien
71 Anderungshistorie

S BT
|8 Globale Symbolbibliothek

7.2.3 Projektsicherung erstellen

Um lhnen die Handhabung von Projektsicherungen so einfach wie moglich zu gestalten, nutzen Sie die

zenon interne Projektsicherung. Damit mussen Sie sich nicht um SQL-Datenbanken-Migrierungen,
Permissionvergabe und Anpassungen in MS-SQL kiimmern.

Um eine Projektsicherung vorzubereiten:

» Wechseln Sie im Projektmanager in den Knoten Projektsicherungen.

» Mitdem Kontextmeni (Maus + Rechtsklick) rufen Sie Sicherung erstellen... auf.

?,,f Sicherung erstellen...

X

vg& Sicherung importieren...

@) Hilfe F1
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» Indem sich 6ffnenden Dialog Sicherung geben Sie Name und Beschreibung ein.

Im Detailfenster werden lhre bisher angelegten Projektsicherungen angezeigt und verwaltet:

(0 Tt I R R A R A= )

Dateiname # Grolke Zeit |Projekt... | Server | Beschreibung
2012-10-01_15-42-02 basisprojekt.zip 4035... | 01.10.201215:4... 1.0 O erste_projektsicherung
2012-10-01_15-45-43 basisprojekt.zip 4035... | 01.10.201215:4... 11 O zweite Projektsicherung
2012-10-01_16-17-08 basisprojekt.zip 4035... | 01.10.201216:1... 1.2 O Backup VOR Variablenumbau

7.2.4  Projekt riicksichern

Fur die Ricksicherung lhrer Projekte gehen Sie wie folgt vor:

» Wechseln Sie im Projektmanager auf den Knoten Projektsicherungen.
» Wahlen Sie in der Detailliste das gewiinschte Backup aus.

» Via Kontextmeni bzw. Symbol wahlen Sie:
e Sicherung ricklesen...

e Sicherung als neues Projekt rucklesen...

Y Info

Wenn das einzuspielende Backup noch nicht in lhrer Projektsicherungsliste im

Detailfenster aufscheint so miissen Sie dieses erst via Sicherung importieren bereitstellen.

Wihlen Sie dazu im Kontextmenii der Projektsicherungen Sicherungen

importieren. ..

7.2.5 Projekte weitergeben

Auch fiir die Weitergabe lhres Projektes an einen Projektpartner, Kunden oder Projektpartner ist die
Projektsicherung bestens geeignet.

In diesem Falle fiihren Sie folgende Schritte aus:

» Wabhlen Sie eine Projektsicherung aus der Detailliste
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» Wabhlen Sie das Kontextmenii bzw. das Symbol sicherung exportieren. ..

» Im folgenden Dialog wahlen Sie den Speicherort Ihres Projektbackups.

Y Info

Ihre Projektsicherung wird automatisch als .zip-datei gesichert.

PROJEKTE EINLESEN

Fiir den Fall, dass Sie eine Projektierung zur Weiterentwicklung zugeschickt bekommen gehen Sie
dementsprechend umgekehrt vor:

» Importieren Sie zuerst die Projektsicherung.
» Wahlen Sie anschlieRfend in der Detailliste die soeben importierte Projektsicherung.

» Gehen Sie gleich vor, wie wenn Sie ein Backup riicklesen

7.2.6 Projektkopie sichern

Der Befehl Projekt speichern unter... erzeugt eine Kopie und fligt diese dem aktuellen
Arbeitsbereich automatisch hinzu. Sie konnen diesen Befehl auch dazu nutzen, eine Kopie lhrer
Projektierung zu erstellen und dann weiterzugeben.

Um eine Projektsicherung zu erstellen:

» Wabhlen Sie im Projektbaum das entsprechende Projekt

» klicken Sie im Projektmanager mit der rechten Maustaste auf Projekt und wahlen Speichern

unter... auUs.

» Der Dialog fiir die Projektsicherung wird gedffnet:

Projekt speichern unter

Meuer Projektname
TUTORIAL_v2_0|
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Y Info

Auch bei der Sicherung des Arbeitsbereichs werden alle Projekte des Arbeitsbereichs
gesichert. Diese sind allerdings nicht im Knoten Projektsicherung enthalten und
kénnen auch nicht einzeln riickgesichert werden.

7.3 Backup Comparsion Wizard

Wenn Sie zwei Backups miteinander vergleichen wollen, so nutzen Sie den entsprechenden Wizard.

zenon bietet im Ordner Project den Backup Comparsion Wizard an. Dieser vergleicht innerhalb zweier
Backups die gewlinschten Inhalte.

So rufen Sie den Backup Comparsion Wizard auf:

» Wahlen Sie in der Menileiste Datei ->Wizards. ..

» Offnen Sie den Ordner Project und wihlen Sie Backup Comparsion Wizard

.
Meu | &3 |
Wizards:
q Verfiigbare Wizards
4 (=, Wizards -~
) Analyzer
S

) Language table

} Project

-4 Backup Comparison Wizard
4 Documentation-Wizard
-G Project Wizard

() Screens & Frames

) Variables

0L VBA

[-) Wizard VSTA -

m

Beschreibung
Compare two project backups and get the differences (V. 1)

In der Registerkarte Settings wahlen Sie:
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» Die Backups, welche Sie vergleichen wollen (Latest version / Older version)

» Die Modulinhalte, welche Sie vergleichen wollen.

Backup Comparison Wizard

Wizard

Welcome

Select project backups

Latest version

Select project modules
Alarms
Allocations
Archiveserver
Colorpalettes
Commands
Datatypes
Energy Management System

Fonts

Visual Studio
Tools for Applications 2.0

Compare

Documentation

Older version

-]

Frames
Functions
Interlockings
Menus
Symbols
Reaction matrix
Recipes

Recipegroup Manager

Screens
Time control
Units

User groups
Users

[¥] Variables

<]l

8. Variablen

In diesem Schritt lernen Sie, wie zenon sich zu einem Prozess verbindet und Werte aus der Steuerung

bekommt.

Dazu werden:

» Ein Treiber flir die Kommunikation mit der SPS angelegt.

» Einfache und strukturierte Datentypen genutzt und konfiguriert

» Einfache und strukturierte Variablen, basierend auf Datentypen und Treiber projektiert
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Im nachsten Tutorialsschritt wird ein Treiber angelegt. Darauf folgend werden entsprechende Variablen
definiert.

Y Info

Mit Hilfe von Treibern wird die Kommunikation zu einer SPS ermdglicht.

Datentypen definieren die Logik.
Variablen interagieren auf diesem Kommunikationsweg und definieren

Steuerungsprozesse.

8.1 Treiber

Um mit einer Datenquelle (SPS, Feldbus, etc.) kommunizieren zu kdnnen, ist die Anbindung eines
Treibers notwendig. Treiber sind die Schnittstelle zwischen zenon Runtime als HMI und SPS als
ausfiuhrende Stelle. Dabei kénnen in zenon fiir verschiedene Anlagen unterschiedliche SPS mit dem
jeweiligen Treiber angesprochen werden.

Zu Beginn eines Projektes missen die gewiinschten Treiber definiert (abhangig je nach SPS, etc.) und die
dazugehorigen Prozessvariablen angelegt werden.

Y Info

Im Modus Hardware wiirde zenon beim Start der Runtime sofort versuchen eine
Verbindung zu der Steuerung aufzubauen. Da in diesem Tutorial keine Steuerung
zur Verfligung steht, wiirde zenon alle Werte als gestort anzeigen.

8.1.1 Projektierung eines neuen Treibers

Um einen Treiber anzulegen:

» Offnen Sie im Projektmanager den Knoten variablen.
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» Offnen Sie nun mit der rechten Maustaste das Kontextmenii des Eintrags Treiber.

» Wabhlen Sie den Menleintrag Treiber neu.

=[] TUTORIAL (Startprojekt)
-4 Variablen

=)

# D ﬁ_-‘;] Treiber ngu...

& Re
t} Zur Editorprofil 4
gﬂ @) Hilfe

¥ Bider
& | Funktionen
il

= Crmnbdotnd

Die Dialogbox zur Auswahl eines Treibers 6ffnet sich.

Scrollen Sie in der Auswahl fiir Verfligbare Treiber so weit, bis der Ordner Siemens erscheint.
Hinweis: durch Eingabe der ersten Buchstabe springt die Auswahl zum Ordner mit dem entsprechenden
Buchstaben. Beispiel: Eingabe von si springt zum Ordner Siemens.

» Offnen Sie die Baumansicht durch Klick auf [+].

» Wahlen Sie den Treiber S7 TCP-IP aus. In Treiberbezeichnung wird der Eintrag automatisch
Uibernommen wie in der Dialogbox Definition eines Treibers. Verlassen Sie die Dialogbox

durch eine Bestatigung mit ok.

Definition eines Treibers.

Verfiigbare Treiber

- EI&) PDMNet PCI - Treiber

B 55H1 Treiber

B 55 TCP-IP Treiber

B8} 57 MPI filr Siemens CE Terminals
m

B8} 57 Treiber fiir 57-200

-8 57_MPIISA Treiber

- Ef} 57-Treiber Softnet basierend
B8 Sidimat ¥ Decos

B8} Siemens 55 PG Treiber

B8} Siemens Sigmasys Treiber
B8 Simotion Treiber

- EIE} 55T Treiber

-8 Teleperm-Treiber

B8R} TI 505 - 545 Treiber

B Tomibme £ COA DT CTD

Treiberbezeichnung
S7 TCP-IP Treiber

Treiberinformationen

Beschreibung:
Treiber fiir 57 TCP/IP Anbindung mittels Standard Metzwerkkarte ohne Zusatzsoftware. Der
Treiber unterstiitzt auch Simatic PDiag Stérmeldungen. (www.siemens.com).

Fir folgende SPS Typen geeignet:
Siemens 57 200, 300, 400 und 1200 oder VIPA 200V, 300V, 3005 und 5005

Folgende Kopplungsarten werden unterstiitzt:
Ethernet

Folgende Protokolle werden unterstiitzt:
TCP/IP - RFC1006

[ OK ] [ Abbrechen ] [

Damit 6ffnet sich die Dialogbox fiir die Konfiguration des Treibers.
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Y Info

Treiber flir interne Variablen, Mathematik-Variablen sowie System-Variablen werden bei der
Neuanlage eines Projektes automatisch vorinstalliert.

8.1.2  Treiberkonfiguration

Konfigurieren Sie nun lhren Treiber:

Aligemein | 57-TCP | Verbindung TCPAP |

i

Modus:
[Simulation - zahlend -

Hardware

Simulation - zahlend
Simulation - statisch
Simulation - prot i

[ Variablenabbild remanent
[ Am Standby-Server stoppen

[ Update Zeit Global
Globale Updatezeit in ms:

1000

Prioritat
normal: 1000
erhoht: 500
hoch: 300

hachste: 100

» Setzen Sie den Modus auf Simulation zdhlend.
Hintergrund: Im Modus Hardware wiirde zenon beim Start der Runtime sofort versuchen
eine Verbindung zu einer real existierenden Steuerung aufzubauen. Da diese aber sehr
wahrscheinlich nicht zur Verfligung steht, wiirde zenon alle Werte als gestort anzeigen, wenn

der Modus Hardware gewahlt ist.

» Schalten Sie die Update Zeit global aus.
Hintergrund: Durch diese Einstellung besteht bei der Definition der Variablen die Mdglichkeit
jeder einzelnen Variable eine von vier verschiedenen Updatezeiten zuzuordnen. Diese vier

Updatezeiten lassen sich im unteren Teil dieses Dialogs unter prioritat einstellen.
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Die weiteren Registerkarten dieses Dialoges sind treiberspezifisch, d.h. je nach ausgewahltem Treiber
unterschiedlich. Diese weiteren Einstellungen kénnen in diesem Tutorial vernachlassigt werden, da
keine reale Steuerung angesprochen wird.

8.2 Datentypen

Ein Datentyp ist eine Variablenvorlage ohne Bezug zum Prozess. Dieser Prozessbezug wird erst mit dem
Treiber-Objekttyp bei der Variable geschaffen.

Zusatzlich zu den vordefinierten Datentypen kénnen Sie auch selbst Datentypen erstellen. Dabei stehen
lhnen zwei Moglichkeiten zur Verfligung: Einfache und Struktur Datentypen.

In diesem Schritt werden Sie lernen, wie man einfache bzw. Struktur Datentypen erstellt.

Y Info

Die Eigenschaften werden jeweils vom zugrunde liegenden Datentyp referenziert.
Wenn eine Eigenschaft beim Datentyp geadndert wird, andert sich diese Eigenschaft
bei allen Variablen mit, die mit diesem Datentyp erstellt worden sind. Dadurch
miissen Anderungen an einem Dateityp nicht fiir jede Variable einzeln "gedndert"
werden.

8.2.1  Vorinstallierte Datentypen

Diese werden standardmafig mit zenon ausgeliefert und stehen beim Anlegen einer neuen Variablen
sofort zur Verfliigung. Sie entsprechen den In der IEC 61131-3 genormten Einfachen Datentypen wie INT,
USINT usw. Sie definieren einen festgelegten Wertbereich (fixe Ober- und Untergrenze) mit einer
festgelegten Anzahl an Werten. Daher kdnnen reelle Zahlen als Gleitkommazahlen nur mit einer
bestimmten Genauigkeit abgebildet werden.

Y Info

Die Eigenschaften der Einfachen Datentypen konnen geandert werden. Der Name
dieser Datentypen stimmt mit den Namen der zugrunde liegenden IEC Datentypen
Uberein, dieser und der IEC Datentyp konnen weder gedndert noch geldscht werden.
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Status MName # | Beschreibung |EC Datentyp

BOOL Einfacher Datentyp BOOL
BYTE Einfacher Datentyp BYTE
DATE Einfacher Datentyp DATE
DATE_AND_TIME Einfacher Datentyp DATE_AND_TIME
DINT Einfacher Datentyp DINT
DWORD Einfacher Datentyp DWORD
INT Einfacher Datentyp INT
LINT Einfacher Datentyp LINT
LREAL Einfacher Datentyp LREAL
REAL Einfacher Datentyp REAL
SINT Einfacher Datentyp SINT
STRING Einfacher Datentyp STRING
TIME Einfacher Datentyp TIME
TOD Einfacher Datentyp TOD
UDINT Einfacher Datentyp UDINT
UINT Einfacher Datentyp UINT
ULINT Einfacher Datentyp ULINT
USINT Einfacher Datentyp USINT
WORD Einfacher Datentyp WORD
WSTRING Einfacher Datentyp WSTRING

Die Datentypen sind in zenon erst sichtbar, wenn ein Treiber im Projekt angelegt ist. Jeder Treiber bringt
eine Liste mit den Datentypen mit, die er unterstitzt.

& Achtung

Anderungen der Eigenschaften bei den Datentypen wirken sich auf alle damit verkniipften
Variablen und auch bei allen damit verkniipften Struktur-Datentypen aus!
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8.2.2 Ubersicht der von zenon unterstiitzten Datentypen:

Kurzbezeichnung

BOOL
BYTE

SINT

USINT

INT

UINT

DINT

UDINT

Langbezeichnung

Boolean

Short integer

Unsigned short integer

Integer

Unsigned integer

Double integer

Unsigned double integer

Bemerkung/Wertebereich

Bit: 0/1

Vorzeichenbehaftetes Byte:
-128 bis 127

Byte: 0 bis 255
Vorzeichenbehaftetes Word:
-32768 bis 32767

Word: 0 bis 65535

Vorzeichenbehaftetes Double:

-2147483648 bis 2147483647

Double:

0 bis 4294967295

Anzahl
Bits

1

16

16

32

32
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Kurzbezeichnung

LINT

Langbezeichnung

Long integer

Bemerkung/Wertebereich

Da zenon den Wertbereich einer 64bit-Zahl
nicht halten kann, wird der wirkliche
Zahlenbereich auf 52 Bit beschradnkt.
Vorzeichenbehaftete Zahlen sind im Bereich
von —2251799813685248 bis
2251799813685247 moglich. Zahlen
ausserhalb dieses Bereiches bewirken einen
Uber- bzw Unterlauf entsprechend eines
52Bit integer.

Mit voller 64 Bit Auflésung arbeiten in der
zenon Runtime folgende Teile:

1. Dasshared memory VBA
Interface wenn der Wert in

Signalauflésung angegeben.

2. Das shared memory zenon Logic

interface.

3. Das Treiberkit ist fiir den

gesamten Zahlenbereich von 64
Bit tauglich und somit alle
Treiber, sofern der Treiber
diesen IEC Datentyp unterstitzt.
Derzeit sind dies sample32,
Intern Und STRATON32.

RGM und Rezepte kdnnen selbst einen

52Bit Wert nicht mit voller Genauigkeit
speichern.

Anzahl
Bits

64 bzw.
52
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Kurzbezeichnung

ULINT

REAL
LREAL

STRING

Langbezeichnung

Unsigned long integer

Real numbers
Real numbers

Variable-length single
byte character string

Bemerkung/Wertebereich

Da zenon den Wertbereich einer 64bit-Zahl
nicht halten kann, wird der wirkliche
Zahlenbereich auf 52 Bit beschradnkt.
Vorzeichenlose Zahlen sind im Bereich von 0
bis 4503599627370496 moglich. Zahlen
ausserhalb dieses Bereiches bewirken einen
Uber- bzw Unterlauf entsprechend eines
52Bit integer.

Mit voller 64 Bit Auflésung arbeiten in der
zenon Runtime folgende Teile:

1. Dasshared memory VBA
Interface wenn der Wert in

Signalauflésung angegeben.

2. Das shared memory zenon Logic

interface.

3. Das Treiberkit ist fiir den
gesamten Zahlenbereich von 64
Bit tauglich und somit alle
Treiber, sofern der Treiber
diesen IEC Datentyp unterstitzt.
Derzeit sind dies Sample32,
Intern und STRATON32.

RGM und Rezepte kdnnen selbst einen 52Bit
Wert nicht mit voller Genauigkeit speichern.

Reale Zahl
Reale Zahl

ASCII String (die max. Stringlange ist
Treiberabhangig).

Die Stringlange wird Default auf 5 Zeichen
gesetzt. Beim Projektieren ist gegebenenfalls
die richtige Lange anzugeben.

Anzahl
Bits

64 bzw.
52

32
64

>=
8xStringla
nge
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Kurzbezeichnung Langbezeichnung Bemerkung/Wertebereich Anzahl

Bits
WSTRING Variable-length Enthalt Multi-Byte Strings, zum Beispiel >=
. Strings in Unicode Kodierung (UTF-8 NxStringl
ml,lultl-byte character etc). snge
string Die Stringlange wird Default auf 5 Zeichen
gesetzt. Beim Projektieren ist gegebenenfalls
die richtige Lange anzugeben.
DATE Date IEC-Datum in Schritten von 1 Tag 16
TIME Duration Zeitdauer im IEC-Format. IEC-Zeit in 32
Schritten von 1 ms, Ganzzahl mit Vorzeichen
TOD Time of day Uhrzeit (Tageszeit) in Schritten von 1ms 32
DATE_AND_TIME Date and time of day Definiert einen Zeitbereich mit 64 Bit und 64

wird in einem bindrcodierten Dezimalformat
gespeichert.

& Achtung

Vor dem nachtrigliche Andern des IEC Datentyps wird ausdriicklich gewarnt!

Am |EC Datentyp hangen sehr viele Einstellungen, die manuell nachkonfiguriert werden
mussen, wenn der IEC Datentyp gedndert wird. (Bsp: Signalbereich, Messbereich, Hysterese,
Sollwertgrenzen, nichtlineare Wertanpassung usw...).

8.2.3 Einfachen Datentyp neu erstellen

Aufbauend auf vorinstallierte Datentypen kénnen Sie lhre eigenen Datentypen projektieren. Diese
beziehen sich jeweils auf den Basis-Datentyp.

Der Vorteil: wird ein Basis- oder Struktur Datentyp geidndert werden diese Anderungen an alle damit
verbundenen Projektierungen weitergegeben.

Fiir die Erstellung eines Einfachen Datentyps:

» Offnen Sie im Projektmanager den Knoten variablen.

» Offnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenii des Eintrags Datentypen.
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» Wahlen Sie den Menlieintrag Einfacher Datentyp neu.

Einfachen Datentyp erstellen | 23 |

Datentyp
Name

Temperatur

erstellen auf Basis dieses Datentyps

SINT |_|

Fertigstellen | Abbrechen | | Hilfe

» Geben Sie als Namen des neuen einfachen Datentyps Temperatur ein.

» Als Basis-Datentyp wahlen Sie SINT aus.

Mit Fertigstellen wird der Datentyp angelegt und steht nun in der Liste der Datentypen zur
Verfligung.

Y Info

Durch Auswahl des Basis-Datentyps SINT sind Werte von -128 bis 127 verarbeitbar.

Projektierung des Datentyps

Nach Neuanlage eines Datentypes wird dieser im Eigenschaftenfenster parametriert.

Fiir die Anpassung an die Vorgaben dieses Tutorials fiihren Sie folgende Schritte aus:

» Wahlen Sie den Datentyp Temperatur in der Liste aus.
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Im Eigenschaftenfenster werden jetzt die Eigenschaften des Datentyps Temperatur angezeigt und
konnen dort konfiguriert werden.

» Offnen Sie die Gruppe Allgemein

) Allgemein

) Adressierung Allgemein

) Wertberechnung Mame: Temperatur
Kennung:

) Grenzwerte . .
Beschreibung: Temperaturfahler

) Alarmbehandlung
) Harddisk Datenspeicherung MabBeinheit: =C
L[ Zusitzliche Einstellungen

Anlagengruppen: < keine Anlagengruppe verknipft = [

» Offnen Sie die Gruppe Wertberechnung.

) Allgemein

) Adressierung TR T

J MNachkommastellen: 1

) Sollwert absetzen

) Grenzwerte Wertbereich Steuerung

) Alarmbehandlung Signalbereich min.: 0 Signalbereich max.: 255

) Harddisk Datenspeicherung
) Zuzdtzliche Einstellungen

Wertanpassung linear
Messbereich min:  -10.0 Messbereich max.: 100.0

» Passen Sie die Eigenschaften Einheit ,Nachkommastellen ,Wertanpassung linear

und Wertbereich Steuerung des Datentyps an wie in den obigen Abbildungen dargestellt.

Wertanpassung linear Numerischer Wert vom Temperaturfiihler; definiert in diesem Beispiel die
niedrigste und hochste Temperatur, welche gemessen wird.
In diesem Tutorial-Beispiel sind dies minimal -10,0 °C und maximal +100 °C.

Setzen von Grenzwerten

Grenzwerte haben die Aufgabe, bei Erreichen oder Uberschreiten einer Grenze oder eines Zustandes
eine Reaktion auszuldsen. Die Grenze wird fiir dieses Tutorial feststehend im Editor eingetragen.

Grenzwerte kdnnen einzeln pro Variable oder strukturiert in Datentypen projektiert werden.

Die Reaktionsarten sind sehr vielfiltig.
Zum Beispiel: Farbumschlage, Alarm-, CEL Eintrage, Ausdrucke, Funktionsaufrufe usw.

Fir die Erstellung eines Grenzwertes:

» Wahlen Sie den Datentyp Temperatur aus der Liste der Datentypen aus.

» Offnen Sie im Eigenschaftenfenster die Gruppe Grenzwerte.
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Variablen

zenon
» Wahlen Sie den Eintrag <Grenzwert neu>.
Eine neue Untergruppe mit dem Namen Grenzwert [1] wird angelegt.
» Offnen Sie die Untergruppe Grenzwert[1] .
Grenzwert[1]
[¥ Grenzwert aktiv {Grenzwert loschen):  Hier klicken -» Q
Grenzen[1]
Grenzwerttext: Frost
Grenzwert: 0.5 Minimum/Maximum:  Minimum -
Schwellwert: 0.000000 Verzégerungszeit [s]: 0
[~ Dynamischer Grenzwert aktiv Variable: < keine Variable verknipft > ..]
AML/CEL[1]
[¥ In Alarmmeldeliste [¥ In Chronologische Ereignisliste
{ ' WL L [ S

» Setzen Sie drei weitere Grenzwerte nach folgenden Angaben:

5°C (Minimum) Frostgefahr
75 ° C (Maximum) Hitzewarnung
90 °C (Maximum) Uberhitzung

» Setzen Sie im Eigenschaftenfeld Zusatzattribute[1] die Grenzwertfarbe aus der
Farbpalette (auf Seite 23).

Zusatzattribute[1]

Grenzwertfarbe: . Frost (]
[ Unsichtbar [~ Blinken Farben Farbpalette
Zusatzinformation 1 2
mormaten = I:‘ Frostgefahr
Zusatzinformation 2: . Hitzewarnung
M Uberhitzuna

Wiederholen Sie diese Parametrierung fir alle Grenzwerte.

Y Info

Die Projektierung von Grenzwerten definiert das Verhalten fiir numerische Variablen.




8.2.4  Struktur Datentyp neu erstellen

Strukturierte Datentypen verfligen im Gegensatz zu Einfachen Datentypen Gber komplexere Strukturen,
da mehrere Datentypen zu einem zusammengefasst werden. Ein Strukturdatentyp ist eigentlich nur eine
Hille, die den Namen fiir die Struktur vergibt, selbst jedoch keine eigenen Eigenschaften mitbringt.
Diese kommen erst mit den Strukturelementen, die Sie einfach dem Strukturdatentyp hinzufiigen (vgl.
Struktur Element erstellen).

» Offnen Sie im Projektmanager die Verzweigung variablen.
» Offnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenii des Eintrags Datentypen.

» Waihlen Sie den Meniieintrag struktur Datentyp neu.

Datentyp
Name

Heizung

Ferﬁgshellen] [ Abbrechen ] [ Hilfe

» Geben Sie als Namen des neuen Struktur Datentyps Heizung ein.
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STRUKTUR ELEMENT ERSTELLEN

Nachdem Sie den Struktur Datentyp fertig gestellt haben, 6ffnet sich eine Dialogbox, in der Sie das erste
Struktur Element dieses Datentyps definieren kénnen.

Struktur-Element erstellen

Strukturelement
Mame Heizungsschalter

Heizungsschalter|

erstellen auf Basis dieses Datentyps
BOOL

Array-Einstellungen
() Startindex ist 0
(@) Startindex ist 1

Dim 1

Struktur-Optionen
(@ Datentyp einbetten
() Datentyp verkniipfen

Ferﬁgshellen] [ Abbrechen ] [ Hilfe

» Geben Sie als Namen des neuen Struktur Elements Heizungsschalter ein.

» Als Basis-Datentyp wahlen Sie BOOL aus. Der Datentyp soll dabei eingebettet werden.

Y  Info

Wenn ein Basis-Datentyp in einem Struktur Datentyp eingebettet wird, so kénnen die
Eigenschaften im Struktur Element unabhdngig vom Basis-Datentyp gedindert werden.

Eine "Vererbung" findet nicht statt.

Nach dem Fertigstellen des Struktur Elements wird der Struktur Datentyp in der Liste angelegt.

Erstellen Sie jetzt noch weitere Struktur Elemente in diesem Datentyp:

» Offnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenii des Struktur Datentyps 'Heizung'.

» Wahlen Sie den Menlieintrag Struktur Element neu.
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Parameter Beschreibung

Name Temperaturfihler
Datentypbasis Temperatur
Struktur-Optionen Datentyp verknipfen

Projektierung der Datentypen fiir dieses Tutorial

Zusatzlich zu dem bereits projektierten Struktur Datentyp Heizung projektieren Sie folgende Struktur
Datentypen:

TANK
Name Datentyp Beschreibung
Zufluss - Schalter Bool eingebettet
Abfluss - Schalter Bool eingebettet
Heizungselemente Struktur-Datentyp Heizung verkniipft
(bereits projektiert)
Info

Durch Hinzufiigen des Struktur-Datentyps Heizung werden alle darin enthaltenen

Strukturelemente in den Strukturdatentyp Tank iibernommen.

In diesem Tutorial wird der im Struktur-Element Heizung enthaltene Temperaturfiihler
sowohl fiir die Darstellung der Wassertemperatur als auch fiir die automatische

Steuerung der Heizung verwendet.
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MOTOR

Name Datentyp Beschreibung
Kraftstofftank USINT eingebettet
Drehzahl UDINT eingebettet
Motortemperatur Temperatur (Struktur-Element) eingebettet

In diesem Beispiel ist der Datentyp Temperatur eingebettet. Dadurch kdnnen unabhangige Grenzwerte
projektiert werden.

Unterscheidung: Eingebettet - Verkniipft

Sie haben beim Aufbau des Strukturierten Datentypes Heizung zwei Arten der Einbindung
verwendet: verlinkt und eingebettet. Der Unterschied kurz erklart:

VERKNUPFT:

Der verkniipfte Datentyp ist nur ein Bezug zu einem bereits bestehenden Datentyp. Sie (ibernehmen in
die Struktur also alle Eigenschaften dieses Datentyps, ausgenommen den Namen.

Der Vorteil: Hat hr Strukturelement sehr viele Eigenschaften eines bereits existierenden Datentyps,
kénnen Sie diesen einfach wiederverwenden und so auch den zentralen Ansatz wieder nutzen. Andert
sich der urspriingliche Datentyp, andern sich alle davon abgeleiteten verknipften Struktur-Elemente
mit!

Y Info

Bei der Variablen kénnen Sie natiirlich nach wie vor einzelne Eigenschaften édndern oder
vom Datentyp trennen. Wollen Sie jedoch sicher sein, dass der Datentyp einzig und
alleine fiir diese Struktur genutzt wird und Sie Adressierungseinstellungen vornehmen
kénnen, dann wdéhlen Sie einen eigenen eingebetteten Datentyp. Damit erstellen Sie

einen neuen Datentyp, der ausschliefSlich innerhalb dieser Struktur giiltig ist.

EINGEBETTET:

Eingebettete Element kdnnen von ihrem Ursprungs-Datentyp unterschiedliche Eigenschaften
Ubernehmen. Die Eigenschaften werden bei jedem Struktur-Element extra eingestellt und dort
gespeichert.
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Wird der Ursprungs-Datentyp geandert werden diese Anderungen nicht an die eingebetteten Variablen
weitervererbt.

8.2.5  Tipps fur Datentypen

» Wannimmer moglich, legen Sie lhre Datentyp als Strukturelement an.

» Achten Sie auch hier auf die Benennungen. Unterscheidung: Tank < = > Vorratstank
e Tank ist allgemeiner, und deshalb variabler einsetzbar

« Vorratstank ist spezifisch, dadurch leichter zu identifizieren jedoch fiir Oltank nicht zu
gebrauchen
Empfehlung: Fir Strukturdatentypen allgemeine Bezeichnungen verwenden.

» Bilden Sie bei Ihrer Projektierung Schnittmengen um Wiederverwendungen moglich zu machen

» Verwenden Sie eindeutige Objektnamen, die sich nicht nur durch GroR-/Kleinschreibung

unterscheiden.

Y Info

zenon bietet bei der Grundinstallation eine Erstausstattung mit gdngigen Datentypen.
Diese Basisdatentypen folgen der Norm IEC 61131-3.

8.3 Variablen

Eine Prozessvariable ist die Schnittstelle zwischen der Datenquelle (SPS, Feldbus, etc.) und zenon. Zum
richtigen Erfassen, Steuern und Regeln von Prozessen ist der Austausch von Prozessdaten einerseits und
die Vorgabe von Sollwerten und Befehlen andererseits notwendig. Prozessdaten und Vorgaben werden
auf die einzelnen Prozessvariablen bezogen und in der Variablenliste projektiert bzw. parametriert.
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FUNKTIONSWEISE VON VARIABLEN

Jede Variable basiert auf einem Datentyp (IEC Datentyp oder eigene Strukturdatentypen). Beim Anlegen
einer neuen Variable muss ein Datentyp gewahlt werden. Der Datentyp verfiigt Gber dieselben
Eigenschaften wie die Variable selbst (MaReinheit, Signalauflésung, Grenzwerte usw.).

Dabei werden alle Eigenschaften des Datentyps mit in die Variable ibernommen. Die Eigenschaften
werden dabei vom zugrunde liegenden Datentyp referenziert, d.h. wenn eine Eigenschaft beim
Datentyp gedndert wird, andert sich diese Eigenschaft bei allen Variablen mit, die mit diesem Datentyp
erstellt worden sind.

In diesem Schritt werden Sie lernen, wie man einzelne Variablen bzw. Variablenarrays erstellt, die auf
einfachen oder Struktur Datentypen basieren.

Y Info

Viele zenon Treiber bieten Ihnen die Mdglichkeit Variablen aus dem SPS-Programm oder
direkt aus der Steuerung zu importieren, sodass Sie die Variablen nicht von Hand anlegen

mlissen.

In der jeweiligen Treiberdokumentation finden Sie die nétigen Informationen zum

Variablenimport.

Da Sie in diesem Beispielprojekt weder eine Steuerung noch ein S7-Projekt zur Verfligung haben,
werden die Variablen von Hand angelegt.

8.3.1 Einfache Variable neu erstellen

Zum Erstellen einer Variable fiihren Sie folgende Schritte aus:

» Offnen Sie im Projektmanager mit der rechten Maustaste das Kontextmenii des Eintrags

Variablen.

» Wahlen Sie den Menlieintrag variable neu.
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Die Dialogbox zum Erstellen einer Variable 6ffnet sich:

. Variable erstellen

Einstellungen
MName: Temperaturfiihler

Temperaturfihler

Treiber
[STI'CPSZ - 57 TCP-IP Treiber
Treiber-Objekttyp
[Erw. Datenbaustein
Datentyp

Temperatur

Array-Einstellungen
() Startindex ist 0
(@) Startindex ist 1

Dim 1

Adressierungsoptionen

(@) Automatische Adressierung
Adresse folgt Datentyp-Offset und Start-Offset
Manuelle Adressierung

Jeder Datentyp startet mit neuem Offset

Automatische Elementeaktivierung

(@) Alle Elemente aktivieren
Elemente manuell aktivieren

Zuriick Ferﬁgshellen] [ Abbrechen ] [ Hilfe

» Geben Sie als Namen Temperaturfithler ein.
» Wahlen Sie den Treiber S7TTCP32 - S7 TCP-IP
» Wabhlen Sie als Treiber Objekttyp Erw. Datenbaustein.

» Wahlen Sie als Datentyp Temperatur.

Y Info

Vergeben Sie immer logische Namen fiir die Prozessvariablen um sich spdter bei der

Suche besser zurecht zu finden.



8.3.2 Struktur Variable neu erstellen

Sie werden nun weitere Variablen erstellen, diesmal allerdings mit einem Struktur Datentyp. Dazu gehen
Sie vor wie oben beschrieben.

» Geben Sie als Namen Wasserpumpe ein.
» Wahlen Sie als Datentyp Motor.

» Stellen Sie unter Array Einstellungen Startindex ist 1.

Einstellungen
MName: \Wasserpumpe

Wasserpumpe

Treiber

[s71CP32 - 57 TCP-IP Treiber -
Treiber-Objekttyp

[Erw. Datenbaustein - ]
Datentyp

Motor D

Array-Einstellungen
() Startindex ist 0
(@) Startindex ist 1

Dim 1 Dim 2 Dim 3
0 = 0 : 0
Adressierungsoptionen

@ Automatische Adressierung
(") Adresse folgt Datentyp-Offset und Start-Offset
() Manuelle Adressierung

Jeder Datentyp startet mit neuem Offset

Automatische Elementeaktivierung

@ Alle Elemente aktivieren
() Elemente manuell aktivieren

Zuriick Ferﬁgshellen] [ Abbrechen ] [ Hilfe

» Aktivieren Sie die Einstellung Automatische Adressierung.

» Die Einstellungen Jeder Datentyp startet mit neuem Offset undAlle Elemente

aktivieren lassen Sie wie vom System vorgeschlagen.
» Wabhlen Sie als Treiber Objekttyp einen Erw. Datenbaustein.

» Setzen Sie den Start Offset auf 21.
Hinweis: Den Startoffset setzen Sie in der Eigenschaftengruppe Adressierung im

Eigenschaftenfeld Start Offset:
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Variablen mit Arrays

Durch entsprechende Einstellungen im Bereich Array Einstellungen konnen Sie gleich mehrere
Variablen desselben Typs erstellen.

Stellen Sie sich folgende Herausforderung vor:

In diesem Tutorialprojekt sind zwischen Brunnen und Vorratstanks ein Weg von ca. 1.000 m
zurlickzulegen. Alle 200 m soll die Temperatur gemessen werden.

Fir diese Aufgabenstellung werden Sie die bendtigten vier Heizstationen in nur einem Arbeitsschritt
projektieren.

Fiihren Sie folgende Schritte aus:

» Offnen Sie im Projektmanager mit der rechten Maustaste das Kontextmenii des Eintrags

Variablen.
» Wahlen Sie den Menlieintrag variable neu.

» Benennen Sie diese Variable(n) mit Heizung Leitung.
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>

>

>

>

Die Variablen werden jetzt im Detailbereich des Projektmanagers in der Variablenliste angefiigt.
Samtliche Eigenschaften des Strukturierten Datentyps Heizung werden somit in die Variablen

Als Datentyp wahlen Sie (den bereits projektierten Datentyp) Heizung.

Setzen Sie den Array Dim 1 auf den Wert 4.

Einstellungen
Mame: Heizung Leitung[4]

Heizung Leib.lng|

Treiber

[s71CP32 - 57 TCP-IP Treiber -
Treiber-Objekttyp
[Erw. Datenbaustein - ]
Datentyp

Heizung D

Array-Einstellungen
() Startindex ist 0
(@) Startindex ist 1

Dim 1 Dim 2 Dim 3
4 = a = a
Adressierungsoptionen

@ Automatische Adressierung
(") Adresse folgt Datentyp-Offset und Start-Offset
() Manuelle Adressierung

Jeder Datentyp startet mit neuem Offset

Automatische Elementeaktivierung

@ Alle Elemente aktivieren
() Elemente manuell aktivieren

Zuriick [Ferﬁgshellen] [ Abbrechen ] [ Hilfe ]

Setzen Sie lhre Einstellungen entsprechend der Abbildung.

Bestatigen Sie die Einstellungen mit Fertigstellen.

Ubernommen. Die Eigenschaften der ausgewahlten Variablen kdnnen im Eigenschaftenfenster Giberprift
und gedndert werden.

Durch Anderung der Array Dimension, wurden gleich vier Heizungen inklusive der beiden darin
enthaltenen Variablen erstellt. Diese Variablen werden aufgrund der Einstellungen automatisch
adressiert, d.h. Sie missen nur einen Start Offset vergeben. Die restlichen Adressen berechnet

zenon automatisch.

>

Setzen Sie in der Eigenschaftengruppe Adressierung die Eigenschaft Start Offset auf den

Wert 50.
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Variablenprojektierung

Legen Sie abschlieRend eine Variable mit zwei Arrays fir Ihren Vorratstank an:

» Erstellen Sie eine neue Variable.

» Benennen Sie diese Variable mit Vorratstank.

» Als Datentyp wahlen Sie (den bereits projektierten Datentyp) Tank.
» Setzen Sie den Array Dim 1 auf den Wert 2.

» Bestatigen Sie die Einstellungen mit Fertigstellen.

» Setzen Sie in der Eigenschaftengruppe Adressierung die Eigenschaft Start Offset auf den

Wert 100.

Die Variablenliste in der Detailansicht des Projektmanagers sollte nun folgende Eintrage beinhalten:

Mame # | Kenn..| MaB.. Treiber Datentyp
- Wasserpumpe SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber Motor
Wasserpumpe.Kraftstofftank STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | USINT/<eingeb...
Wasserpumpe.Drehzahl STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | UDINT/<eingeb...
Wasserpumpe. Motortemperatur e STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | Temperatur/<ei...

- Heizung Leitung SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber Heizung
Heizung Leitung[1].Heizungsschalter STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe...
Heizung Leitung[1]. Temperaturfihler e SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber Temperatur
Heizung Leitung[2].Heizungsschalter STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe...
Heizung Leitung[2]. Temperaturfihler e SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber Temperatur
Heizung Leitung[3].Heizungsschalter STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe...
Heizung Leitung[3]. Temperaturfihler e SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber Temperatur
Heizung Leitung[4].Heizungsschalter STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe...
Heizung Leitung[4]. Temperaturfihler e SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber Temperatur
Temperaturfihler e SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber Temperatur
- Vorratstank STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber Tank
Vorratstank[1].Zufluss - Schalter SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe...
Vorratstank[1].Abfluss - Schalter SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe...

-1 Vorratstank[1].Heizungselement
Vorratstank[1].Heizungselement.Heizungsschalter STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe...
Vorratstank[1].Heizungselement. Temperaturfihler e SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber Temperatur
Vorratstank[1].Fillstand Liter SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber | UINT/<eingebet...
Vorratstank[2].Zufluss - Schalter SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe...
Vorratstank[2].Abfluss - Schalter SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe...
-1 Vorratstank[2] Heizungselement

Vorratstank[2].Heizungselement.Heizungsschalter STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe...
Vorratstank[2].Heizungselement. Temperaturfihler e SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber Temperatur
Vorratstank[2].Fillstand Liter SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber | UINT/<eingebet...

Ansicht konfigurieren

Offset

21
22
26

50
51
52
53
54
55
56
57

100
100

101
102
103
105
105

106
107
108

Wenn Sie bei den zuvor angelegten Variablen eines Wassertanks in der Ubersicht der Detailliste nicht

alle beschriebenen Spalten angezeigt bekommen, so kdnnen Sie diese einblenden.
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Fiihren Sie zum Einblenden von Spalten in der Detailliste folgende Schritte aus:

Mame # | Kenn.| MaR Treiber | Datentyp | Offset
i i i

- Heizung Leitung Nach dieser Spalte gruppieren 7TCP32 - 57 TCP-IP Treiber Heizung 0
Heizung Leitung[1].H WTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/... 50
Heizung Leitung[1].1 FTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | Tempe... 51
Heizung Leitung[2].H Spaltenauswahl... FTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/... 52
Heizung Leitung[2].1 Spalten formatieren... FTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | Tempe... 53
Heizung Leitung[3].H T e T i ST WTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/... 54
Heizung Leitung([3].1 ) FTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | Tempe... 55
Heizung Leitung[d].f 0 cktierte Spalte entfemen 7TCP32- 57 TCP-IP Treiber | BOOL... 56
Heizung Leitung[4].1 4  aufsteigend sortieren FTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | Tempe... 57

-1 Vorratstank & Absteigend sortieren WTCP32 - 57 TCP-IP Treiber Tank 0
Vorratstank[0].Zuflu FTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/... 100
Vorratstank[0].Abflu Hilfe WTCP32 - 57 TCP-IP Treiber  BOOL/... 100

Wnrrabrdam IO Hmirimme . o+

» Platzieren Sie lhren Mauscursor tiber der Uberschriftenleiste der Variablen in der Detailansicht
» Wahlen Sie im Kontextmeni Spaltenauswahl. ..

» Wabhlen Sie den Kontextmenieintrag Of fset aus der linken Liste der Verfligbaren Spalten: und

flgen Sie diesen mit Hinzufiigen ->in die Ansicht der Ausgewahlten Spalten: hinzu.

Spaltenauswahl

Verfiighare Spalten: Ausgewshlte Spalten:

Letzte Anderung ibernommen Mame
letzter verwendeter Offset Hinzufiigen -= Kennung
Max. Sollwert S Malieinheit
Messbereich max. Treiber
Messbereich min. Datentyp
Min. Sollwert Offset
Machkommastellen
Megativ fir Archiv
Megativ fiir Signal T
MNetzadresse
Micht-ineare Wertanpassung Gber

Mur von Standby anfordern
Offset-Berechnung
Positiv fir Archiv
Positiv fur Signal
Prioritat
Protokollierung
Quittiervariable
Quittierwert
Reaktionsmatrix

Mach oben Mach unten

9. Funktionen

Mit Funktionen werden in zenon Arbeitsschritte abgebildet.

» Funktionen stehen nach Gruppen sortiert zur Verfligung.

» Oft verwendete Funktionen kdnnen via Favoriten effizient verwaltet werden.
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» Mehrere Funktionen kénnen via Skripte zu einer Funktion zusammengefasst werden.

9.1 Funktionen projektieren
Zum Aufrufen der Funktionen gehen Sie wie folgt vor:

» Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Funktionen.
» Offnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenii des Eintrags Funktion neu. ...

» Wahlen Sie den Menlieintrag Runtime beenden.

Diese Funktion befindet sich in der Funktionsgruppe Anwendung.

» Benennen Sie lhre neu erstellte Funktion mit RT-quit.

» Erstellen Sie eine weitere Funktion "Nachladen" und benennen Sie diese mit RT-reload.

|

Funktionsauswahl

»

L) sollwert absetzen

[-Ed AML und CEL

=™ Anwendung

----- £) Drucker wahlen

----- £} EMS starten

----- £} EMS stoppen

----- £} Erweiterter Trend Diagramm drucken

----- £} Farbpalette umschalten

----- £ Funktionen bei Grenzwerten aktiv

----- £ Funktionen bei Grenzwerten aktiv finaktiv
----- £ Funktionen bei Grenzwerten inaktiv

----- £} Hilfe aufrufen

..... o [ m
----- £ Offene Wartungen ermitteln

----- £} PFS - benutzerdefiniertes Ereignis anstofien

----- £ Projektsimulation aktivieren/deaktivieren

----- £ Rechtsklick simulieren

----- £} Remanentdaten speichern

----- £} Runtime beenden

----- £ 57-Graph Heuristik auswerten

m

----- £} SAP Funktion ausfiihren =
Schnellhilfe
Nachladen o
Diese Funktion ladt im Editor geanderte Runtime-Dateien
nach.

Mehr im Online-Handbuch

[ ok ][ Abbrechen | [ Hife

68



9.2 Funktionsfavoriten

Funktionen werden Sie haufig anwenden. Um lhre Arbeit effizienter zu gestalten verwenden Sie

Favoriten.

So legen Sie Funktions-Favoriten an:

» Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Funktionen.

» Offnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenii des Eintrags Funktion neu. ...

» Wahlen Sie die gewlinschte Funktion und ziehen Sie diese bei gedriickter Maustaste in den ersten

Ordner Favoriten.

» Alternativ driicken Sie die linke Maustaste und wéahlen im Kontextmenil Zzu Favoriten

hinzufiigen.

,

Funktionsauswahl

7 Favoriten
-} Bildumschaltung
[ £ Sollwert absetzen
(-E»8 AML und CEL
=™ Anwendung
----- £) Drucker wahlen
----- £} EMS starten
----- Q EMS stoppen
----- £} Erweiterter Trend Diagramm drucken
----- £} Farbpalette umschalten
----- £ Funktionen bei Grenzwerten aktiv
----- £ Funktionen bei Grenzwerten aktiv finaktiv
----- £ Funktionen bei Grenzwerten inaktiv

..... £ Nachladen Zu Favoriten hinzufdgen

----- £} Offene Wartingen ermittein
----- £} PFS - benutzerdefiniertes Ereignis anstofien

----- £ Projektsimulation aktivieren/deaktivieren

----- £ Rechtsklick simulieren

----- £} Remanentdaten speichern

----- £} Runtime beenden

----- £ 57-Graph Heuristik auswerten

----- £} SAP Funktion ausfiihren

»

m

Schnellhilfe

Hilfe aufrufen

CHM-Datei.
Mehr im Online-Handbuch

Diese Funktion 6ffnet eine ausgewahlte Hilfeseite aus einer

[ OK ] [ Abbrechen ] [
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10. Bilder und Schablonen

In diesem Schritt lernen Sie, wie Sie in zenon Bilder erstellen kénnen, mit denen Anlagen visualisiert und
bedient werden kdnnen.

Y Info

Bilder definieren das Aussehen lhrer Projektierung.

10.1 Unterscheidung Bilder - Schablonen

Fir die Visualisierung lhrer Projektierung werden zwei Arten unterschieden:

SCHABLONEN

Schablonen bilden die Grundlage fiir das Layout der Fenster und der zur Laufzeit angezeigten Bilder. Sie
strukturieren die Darstellung am Bildschirm und bestimmen die Position. Jedes Bild wird einer
Schablone zugeordnet und in dem durch die Schablone definierten Bildschirmbereich angezeigt.
Schablonen bestimmen die allgemeinen Fenstereigenschaften wie Position, GrofRe sowie Aussehen.

BILDER

Bilder sind zentrale Elemente eines Projektes. Sie reprasentieren die projektierte Anlage, informieren
und bieten Bedienelemente an.

Y Info

Schablonen definieren den Rahmen.

Bilder definieren Inhalte dieser Rahmen.
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10.2 Schablonen

Eine Schablone ist die Grundlage fiir die Fenstertechnik. Dort werden generelle Eigenschaften festgelegt,
wie etwa:

» GrolRe der Schablone = GroRe des Bildes
» Position des Bildes am Bildschirm

» Aufteilung der Bildschirme bei Verwendung mehrer Monitore ("Was wird wo dargestellt?")

Dies bietet folgende Vorteile:
» Eine durchgdngige Bildstruktur im ganzen Projekt.
» GroRe und Position muss nur einmal festgelegt werden.

» Eine Anderung der Schablone dndert alle Bilder, die auf dieser Schablone basieren.

» Funktionen kénnen speziell auf eine Schablone zugewiesen werden (Alarme blinkquittieren,

Hardcopy, etc.).

» Bilder missen kaum von Hand geschlossen werden, da immer nur ein Bild einer Schablone offen

sein kann.

Y Info

Es sollten immer zumindest zwei Schablonen projektiert werden:
1 Bildschablone fiir Inhalte

1 Navigationsschablone ("Buttonschablone")

DEFAULT SCHABLONEN

Bei Neuanlage eines Projektes wird die Schablone fiir Alarmmeldungen automatisch projektiert;
Schablonenname: ALARM STATUS LINE.

Hinweis: Bei Verwendung des Projekt-Wizards werden zuséatzlich die Schablonen MAIN, NAVIGATION
sowie SUBNAVIGATION angelegt.

10.2.1 Schablonen neu erstellen

Bevor das erste Bild projektiert werden kann, muss mindestens eine Schablone definiert werden.
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Zum Anlegen einer Schablone flihren Sie folgende Schritte aus:

» Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Bilder und markieren Sie den Eintrag Schablonen.

» Uber das Kontextmeni erstellen Sie mit Schablone neu eine neue Schablone.

= Bilder |
=Y Schablcpes
L\ Schriftli .L Schablone neu
%3 Farbpal fg, Schabloneneditor &ffnen
& Projekt-

-4 Furktionen | f. XML exportieren alle...
% Sprachdatel ML L importieren...
21 Archivserve

+-[#] Rezepte Editorprofil 4
&% Batch Cortr
\.{; Zeitsteuerur| 9) Hilfe

+-&g Programmierschnittstellen
/% zenon Logic (IEC 61131-3)
1 PR R .

Es wird automatisch eine Schablone mit dem Namen Schablone 1 angelegt.

Y Info

Existiert bei der Erstellung eines Bildes noch keine Schablone, so erstellt zenon
automatisch eine Default-Schablone welche in der Runtime bildschirmfiillend dargestellt

wird.

Inhaltsschablone

Nach Anlage der ersten Schablone wird diese im folgenden Schritt parametriert. Diese Einstellungen
werden - wie gewohnt - im Eigenschaftenfenster durchgefiihrt. Default ist die GroBe der Schablone
immer auf die aktuell eingestellte Bildschirmauflosung eingestellt.

In diesem Beispiel soll die soeben erzeugte Schablone den Inhaltsbereich beinhalten. Dieser soll Giber die
gesamte GroRRe des Bildschirmes angezeigt werden.

Allgemein
[# Anzeige im Schabloneneditor
MName: Main
Hintergrundfarbe: nav_hintergrund_main [
[~ Irmmerim Vordergrund [~ SchlieBen bei Fokusverlust

[~ SchlieBen bei Fokusverlust unterdriicken

Anlagengruppen: < keine Anlagengruppe verknipft = [

Hintergrundgrafik
Grafikdatei:  <keine Datei>

B

Ausrichtung:
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» Passen Sie die Eigenschaften der Schablone an wie in der obigen Abbildung dargestellt.

Navigationsschablone(n)

Erstellen Sie eine zusatzliche Schablone fiir den Navigationsbereich. In diesem Beispiel soll im unteren
Viertel des Bildschirmes eine Navigationsleiste mit Buttonsteuerung projektiert werden.

Fiir diese Positionierung fiihren Sie die folgenden Schritte aus:

» Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Bilder und markieren Sie den Eintrag Schablonen.
» Uber das Kontextmenii erstellen Sie mit Schablone neu eine neue Schablone.

» Bennen Sie die neue Schablone mit Navigation und weisen Sie eine Farbe aus der Farbpalette als

Hintergrundfarbe zu, z.B. nav_hintergrund_navi.

Positionierung einer Schablone

Fiir die Positionierung einer Schablone gibt es zwei Moéglichkeiten:

PARAMETRIERUNG VIA EIGENSCHAFTENFENSTER:

Tragen Sie dazu im Eigenschaftenfenster in der Gruppe Position nachstehende Eintrage ein:
{2 Allgemein

H . Position
i) Position K X .
i) Freie Schablonenform RSBl 0 e B
- =) Rahmen Rechts [Pixel]: 1680 Unten [Pixel]: 1050
Positionierung: absolute Position verwenden A

[~ Paosition beim Neuaufschalten beibehalten

PARAMETRIERUNG VIA SCHABLONENEDITOR

Der Schabloneneditor bietet die Moglichkeit, GroRen von Schablonen grafisch auszurichten.
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v

v

Markieren Sie in der Detailansicht der Schablonen die Schablone Navigation

Offnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenii des Eintrags Schabloneneditor &ffnen.

Status Anzeig... | Name M | Hintergrundtarbe Freie Scha
r r r r

= ALARM STATUS LINE Il £FF0000 C

MNavigation [1 nav_hintergr C

Main | %% schablone neu C

f_:, Schabloneneditor 6ffnen
&

Freie Schablonenform definieren

Verkniapfte Elemente 4

55 Kopieren
Es 6ffnet sich das Hauptfenster
In diesem Hauptfenster konnen sie eine Schablone durch Mausklick anwahlen.

Durch Verschieben der Ankerpunkte kann die Grof3e mit der Maus variiert werden.

) Schablonen - PROJEKTL X

s
Brette: 1680- Hohe: 1050 . © © 0 0 0

......................................... ecocoscenccocsssssnconosscsocsocoscaaaaoo)
avigation
Links: 0-Oben: B30 - . . ]

e TGM_ Hohe‘lm ........................................................................ “
R R Ry

Y Info

Fiir eine bessere Ubersicht im Schabloneneditor blenden Sie die anderen Schablonen aus.

Deaktivieren Sie dazu in der Detailliste die Checkbox in der Spalte Anzeige.
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Projektierung einer zweiten Schablone fiir die Subnavigation

Projektieren Sie nun noch eine zweite Schablone fiir eine Subnavigation:

» Inder Detailliste der Schablonen kopieren Sie mit dem Kontextmenii Kopieren die bestehende

Schablone Navigation.
» Via Kontextmeni und Einfiigen erstellen Sie eine Kopie.

» Im Eigenschaftenfenster, in der Gruppe A11gemein, Bennen Sie die Kopie der

Navigationsschablone in Sub_Navigation um.

10.3 Bilder

Bilder sind zentrale Elemente eines Projektes. Sie reprdsentieren die projektierte Anlage, informieren
und bieten Bedienelemente an.

» Ein Bild ist ein Fenster mit gewissen vordefinierten Eigenschaften.

» Bilder bestehen aus Vektor-Elementen und/oder Dynamischen Elementen.
» Diese werden mit Variablen oder Funktionen verknipft.

» Bilder werden im Hauptfenster des Editors projektiert.

» Jedes Bild muss einer Schablone zugeordnet werden.

Y Info

Sie kénnen in einem neuen Projekt auch ein Bild erstellen, ohne dass Sie vorher eine
Schablone angelegt haben.

In diesem Fall legt zenon im Hintergrund automatisch eine Schablone mit den

Standard-Einstellungen an.

10.3.1 Bild neu

Um ein neues Bild zu projektieren fiihren Sie folgende Schritte aus:
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» Markieren Sie im Projektmanager den Knoten Bilder.

» Uber das Kontextmend erstellen Sie mit Bild neu ein neues Bild.

= IﬂE Arbeitsbereich: "Basis Tutorial {1)
=-[B TUTORIAL (Startprojekt)

<-4 Variablen
.4l Bilde

", Bild neu
| L XML exportieren alle...
= XML importieren...

Editorprofil 4

+-[#] Re| @) Hilfe

B, Dotk Carten]

Es wird automatisch ein Bild mit dem Namen Bild 0 angelegt. Im Eigenschaftenfenster kénnen Sie die
Eigenschaften des Bildes andern.

» Vergeben Sie in der Gruppe Al1lgemein den Bildnamen Gesamtiibersicht und achten Sie darauf,

dass das Bild den Bildtyp Standard hat.

» Vergewissern Sie sich in der Eigenschaft Schablone, dass das Bild der Schablone Main

zugeordnet ist.

Allgemein
MName: Gesamtabersicht
Bildtyp: Standard M
Schablone: Main v
Hintergrundfarbe: nav_hintergrund_main [
[¥ Sichtbar unter CE B

» Erstellen Sie ein Bild mit dem Namen Navigationsleiste. Diesem Bild ordnen Sie die Schablone

Navigation zu.
Y Info

Die Hintergrundfarbe wird automatisch von der zugeordneten Schablone referenziert.

10.3.2 Startbild projektieren

Damit die Runtime weil3, welches Bild beim Start geladen werden soll sind folgende Einstellungen
notwendig:

» Wahlen Sie im Projektmanager Ihr Projekt TUTORIAL aus.
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» Wechseln Sie im Eigenschaftenfenster zur Gruppe Grafische Auspragung

» Klicken Sie dort bei der Gruppe Runtime allgemein bei Hauptschablonen: aufdie
Hier klicken -> ...-Schaltflache.

» Wahlen Sie im Schablonen-Fenster die Schablone Main aus.

Hauptschablonen
Schablonen, die fur "zuletzt gedfinetes Bild" gelten

(ain ]

_MNavigation

Y Info

Das erste projektierte Bild wird automatisch in den Projekteigenschaften unter der
Eigenschaft Startbild in der Gruppe Grafische Auspridgung eingetragen. Damit
wird dieses Bild beim Start der Runtime automatisch geéffnet.

10.3.3 Projektierung Tutorialbilder

Projektieren Sie nun weitere Bilder, welche im Laufe dieses Tutorials mit Inhalten befillt werden.
Achten Sie darauf, als Schablone jeweils Main (bereits projektiert) anzugeben:

» Leitungsiibersicht

» Vorratstank 1

Hinweis: Fir den geplanten zweiten Vorratstank wird absichtlich kein Bild angelegt. Dieser zweite Tank
wird in einem spdteren Kapitel substituiert.
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10.3.4 Praxistipps Bilder

» Projektieren Sie ein leeres Standardbild fiir Tests. Benennen Sie dieses z.B. mit Test oder
Tempordr. In diesem Bild kdnnen Sie Projektierungen ausprobieren, Teilprojektierungen testen,

Symbole fir die Bearbeitung platzieren ...
» Verwenden Sie eindeutige Bildernamen

» Wenn Sie Globalprojekte oder mehrere Projekte in einem Arbeitsbereich verwenden, stellen Sie

lhren Bildernamen eine Kurzbezeichnung voran: z.B.: wasser_vorratstank, motor_benzintank

11. Bildelemente

Grob gesprochen gibt es zwei verschiedene Arten von Elementen, die man in einem Bild verwenden

kann:

Vektor Elemente Das Aussehen dieser Elemente bleibt in der Runtime immer gleich.

Dynamische Diese Elemente dndern in der Runtime ihr Aussehen (meist abhdangig vom aktuellen Wert einer Val

Elemente

11.1 Vektor Elemente

Vektor Elemente andern im Vergleich zu den dynamischen Elementen, die spater in diesem Tutorial
behandelt werden in der Runtime ihr Aussehen nicht und dienen der grafischen Grundinformation.
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11.1.1 Statischer Text

Beginnen Sie damit, einen Text in lhrem Startbild zu platzieren. Stellen Sie sicher, dass Sie das
Elemente-Fenster angezeigt haben.

Elemente .4
Ball O
Nk
O E
O > a7
=
o] [§ < [
] [

5388

Sollte dieses ausgeblendet sein blenden Sie dieses mit Optionen => Symbolleisten => Elemente ein.

» Wechseln Sie im Projektmanager in den Knoten Bilder

» Durch Doppelklick auf Gesamtiibersicht in der Detailansicht 6ffnen Sie das Bild im
Hauptfenster

» Wahlen Sie das Element statischer Text.

» Im Bild Gesamtiibersicht driicken Sie an der gewlinschten Stelle die linke Maustaste und halten

diese gedriickt, wahrend Sie ein Rechteck aufziehen.

Im Eigenschaftenfenster kbnnen nun die Eigenschaften des Elements angepasst werden. Sollten die
Eigenschaften eines Elements nachtraglich gedandert werden, so wahlen Sie das entsprechende Element
im Bild aus indem Sie dieses mit der linken Maustaste anklicken. Dadurch stehen die Eigenschaften
wieder im Eigenschaftenfenster zur Verfligung.

Diese Vorgangsweise ist bei allen Elementen die gleiche.

Darstellung
Schrift: 5 - Standardschrifts [

Text: Gesamtabersicht Wasser

Textformatierung

Ausrichtung horizontal:  Zentriert »  Ausrichtung vertikal: Zentriert -
Textwinkel [*]: 0 Buchstabenneigung [*]: 0
[¥ Textumbruch

» Indem Feld Darstellung/Text schreiben Sie nun Gesamtiibersicht Wasser.
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» Weisen Sie lhrem Text als Schrift 5 - Standardschrifth5 zu.

Zur Auswahl der Schrift klicken Sie . . . und wahlen Sie aus der sich 6ffnenden Schriftliste den

entsprechenden Schriftstil.

» Platzieren Sie den Textrahmen links oben in Threm Bild Gesamtibersicht.

11.1.2 Schriftlisten

Gleich wie z.B. Farben, Datentypen oder Variablen werden auch Formatvorlagen fiir Texte zentral
verwaltet.

Um lhre Schriftliste zu projektieren gehen sie folgendermaRen vor:

» Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Bilder.

» Offnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenii des Eintrags Schriftlisten.

» Wahlen Sie den Menleintrag Schrift neu...

» Wahlen Sie in der Detailansicht des Projektmanagers schrift neu. ..

Schriftart =]
Schriftart: Schriftschnitt: Schriftgrad:
Avial Unicode MS Fett
SEINELTLEY N « | (Standard o
Baskerville Old Face | || |Schrdg
Bavhaus 93 Fett
Bell MT Fett Schrag
Beriin Sans FB - -

Effekte Beispiel
[] Durchgestrichen
AaBbYyZz
[ Unterstrichen .
Farbe:
Il 5chvarz - Skript:
Westlich -

Geben Sie im Eigenschaftenfenster als Bezeichnung Buttontitle-black ein.
Eigenschaften: Schrift: Buttontitle-black - Projekt: TUTORIAL

ax
B2 B2 st EEl| 1| SR Ao )
------ =) Schrift Schrift
MName: Buttontitle-black
Schriftart:  Arial Unicode M510 [

Nummer: 6
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» Erstellen Sie eine neue Schrift mit Namen Buttontitle-white.

e Wahlen Sie dieselben Einstellungen wie bei Buttontitle-black mit Ausnahme der Farbe.
Wahlen Sie fur diese Schrift die Farbe WeiB.

11.1.3 Projektierungsbeispiel Tutorial

Platzieren Sie im nachsten Schritt eine Uberschrift fiir einen Vorratstank.

» Wechseln Sie im Projektmanager in den Knoten Bilder
» Durch Doppelklick auf Vorratstank 1 in der Detailansicht 6ffnen Sie das Bild im Hauptfenster

» Waihlen Sie das Element statischer Text.

» Im Bild Gesamtiibersicht driicken Sie an der gewlinschten Stelle die linke Maustaste und halten
diese gedriickt, wahrend Sie ein Rechteck aufziehen. Platzieren Sie dieses am oberen Bildrand in

der horizontalen Mitte.
» Indem Eigenschaftenfeld Darstellung/Text schreiben Sie nun Vorratstank.

» Weisen Sie lhrem Text als Schrift 5 - Standardschrift5 zu.
Zur Auswahl der Schrift klicken Sie . . . und wéahlen Sie aus der sich 6ffnenden Schriftliste den

entsprechenden Schriftstil.

ANDERUNG EINER SCHRIFT

Um jetzt das Erscheinungsbild lhrer Uberschriften anzupassen nehmen Sie die entsprechenden
Anderungen in der Schriftliste vor. Die hat zur Folge, dass Sie den Schriftstil nur einmal zentral &ndern.

» Wechseln Sie im Projektmanager im Knoten Bilder zuden Schriftlisten.

» Wahlen Sie die Schrift Standardschrift5s.

» Wahlen Sie im Eigenschaftenfenster die Schaltflache . .. im Eigenschaftenfeld Schriftart:.
» Der Dialog Schriftart 6ffnet sich.

» Andern Sie dort lhr Schriftbild:
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e Schriftschnitt; Schwarz
e Schriftgrad: 36

Schriftart [ = ]

Schriftart: Schriftschnitt:
Avial Schwarz

TR - | |Halb Schmal Fett »

Arial monospacec Fett
Arial Rounded MT Fett Kursiv

Arial Unicode MS schwarz  |i§

Baskerville Old Face ~ | |Schwarz Sc -
Effekte Beispiel
[ Durchgestrichen A ‘
[ Unterstichen a B b
Farbe:
Il Schwarz - Skeript:
Westlich -

Beachten Sie, dass sich das Erscheinungsbild der Uberschrift in Ihren Bildern Vorratstank 1 und
Gesamtibersicht andern.

11.2 Dynamische Elemente

Im Unterschied zu Vektor-Elementen dandern dynamische Elemente in der Runtime ihr Aussehen.

Dynamische Elemente werden dazu verwendet, Variablenwerte darzustellen oder Funktionen
auszufihren.

11.2.1 Uhr
Als erstes Dynamisches Element werden Sie eine Uhranzeige in der Navigationsleiste platzieren.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

» Offnen Sie das Bild Navigationsleiste.

» Wahlen Sie in der Symbolleiste Elemente den Eintrag uhr.

5
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» Mit gedriickter linker Maustaste ziehen Sie nun das dyn. Element auf dem Bild Navigationsleiste
auf (ca.40 Pixel hoch und 200 Pixel breit). Platzieren Sie Ihre Uhranzeige am rechten oberen

Rand lhres Bildes Navigationsleiste.

» Wechseln Sie nun in das Eigenschaftenfenster und parametrieren Sie Ihr Uhrenelement:

Eigenschaftengruppe Eigenschaftenfeld Beschreibung

Darstellung Schrift: 6 - Buttontitle-black
Zweizeilige Darstellung Inaktiv

Farben Transparent aktiv

Runtime Tooltip: Systemuhrzeit

11.2.2 Button

Zuerst werden Sie fiir die Navigationsleiste Buttons erstellen, mit denen

» die Runtime beendet werden kann

» die aktuelle Projektierung in die Runtime geladen wird.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

» Offnen Sie das Bild Navigationsleiste.

» Wahlen Sie in der Symbolleiste Elemente den Eintrag Button.

(5]

» Mit gedriickter linker Maustaste ziehen Sie nun das dyn. Element auf dem Bild Navigationsleiste
auf (150 Pixel Breite und 50 Pixel Hohe).
Positionieren Sie diesen Button am rechten Rand |hrer Navigationsleiste, links neben Ihrem

(bereits projektierten) Element Uhr.
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Die Dialogbox zur Funktionsauswahl 06ffnet sich automatisch, nachdem Sie die Maustaste
loslassen.

= Funktionsauswahl

B% Arbeitsbereich: "Basis Tutorial'(1) %l 5‘5 fél

Statug Mame Parameter

..

RT-quit Runtime beenden
RT-reload MNachladen gednderte Objekte

<

2 gesamt / 2 gefiltert / 0 selektiert

» Wahlen Sie die (bereits projektierte) Funktion RT-quit aus.

Parametrierung von Buttons

Nach Anlage Ihrer ersten Buttons passen Sie diese nun an:

» Wabhlen sie den Button aus.

» Offnen Sie im Eigenschaftenfenster die Gruppe Darstellung.

» Geben Sie fir die Zeile 1 den Text Runtime beenden und fiir die Zeile 2 den Text Alt+Q ein.
» Wahlen Sie als Schrift 6 — Buttontitle-black wie bereits projektiert.

» Offnen Sie im Eigenschaftenfenster die Gruppe Runtime.

» Wahlen Sie im Eigenschaftenfeld Tastaturbedienung die Schaltflache ... .
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Die Dialogbox zur Definition der Tastenkombination 6ffnet sich.

Element-Eingabe u—ah
[ Shortcut | —_—
| Lo )
Tasterkombination l abbruch ]
ALT+S u‘ ik |

In der Runtime kénnen Sie dann zum Ausfihren dieser Funktion entweder den Button mit der Maus
betatigen oder aber diese Tastenkombination driicken.

» Geben Sie als Tastenkombination Alt-Q ein, indem Sie einfach in den Eingabebereich klicken und
dann die Tastenkombination driicken.

» Bestatigen Sie die Eingabe mit ox.

£ Beispiel

Erstellen Sie unter dem ersten Butten einen weiteren Button fiir das Nachladen der
Projektierung mit der Beschriftung Reload und Alt+R sowie der entsprechenden
Tastenkombination. Als Funktion verwenden Sie RT-reload.

Y Info

Fiir die Beschriftung vom Button ist es ratsam, immer eine bestimmte Schrift zu
definieren und diese fiir alle verwendeten Buttons einzusetzen. Wird zu einem spdteren
Zeitpunkt die Schrift oder die GréfSe gedndert, werden alle anderen Buttons automatisch

angepasst.

Funktionen auf Buttons anwenden

Nach Zeichnen eines Buttons wird automatisch das Fenster Funktionsauswahl aufgerufen. In
diesem Fenster kdnnen Sie beim Zeichnen lhres Buttons sofort eine Funktion zuordnen.
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Sollten Sie noch keine entsprechende Funktion erstellt haben, so kénnen Sie dies mit Aufruf des
Kontextmenls (rechte Maustaste) Funktion neu... direkt im Funktionsauswahlfenster nachholen.

Bﬂ& Arbeitsbereich: "Basis Tutorial'(1) %l Eﬁ ey

Status
.

Runtime beenden
RT-reload MNachladen gednderte Objekte
% Funktion neu...

s

<

2 gesamt / 2 gefiltert / 0 selektiert
(o) (] |

= Beispiel

Durch Auswahl der Schaltflache Abbrechen wird dem Button (noch) keine Funktion
zugewiesen. Sie konnen diese Funktionszuweisung entweder via Drag+Drop oder
durch Auswahl des Buttons und Parametrierung der Eigenschaftengruppe
Variable / Funktion zueinem spateren Zeitpunkt nachholen.

Weitere Funktionen projektieren

Projektieren Sie fir dieses Tutorial folgende Bildumschalte-Funktionen:



Funktionsname Zielbild (bereits projektiert)

go_to Vorratstank 1 Vorratstank 1
go_to Leitungstibersicht Leitungsiibersicht
go_to_Gesamtiibersicht Gesamtibersicht

Hinweis: Das geplante Bild Vorratstank 2 wird absichtlich noch nicht mit einer Bildumschaltefunktion
versehen!

Funktion via Drag+Drop

Eine weiter Moglichkeit Funktionen auf Buttons anzuwenden ist eine bestehende Funktion einfach iber
einen Button zu ziehen. Kimmern Sie sich bei den folgenden Schritten nicht um Ausrichtung oder exakte
Grosse der Buttons.

Anwendungsbeispiel:

» Zeichnen Sie einen Button mit den Beschriftungen "Gesamtiibersicht" "Alt + 0".
In dem sich 6ffnenden Dialog Funktionsauswahl wahlen Sie (die bereits projektierte

Funktion) go_to_Gesamtiibersicht.
» Indem sich 6ffnenden Dialog Funktionsauswahl wadhlen Sie Abbrechen.
» Ziehen Sie diese Funktion bei gedriickter Maustaste iber den Button Detailansicht Motor.
» Erstellen Sie einen neuen Button.
» Beschriften Sie diesen Button mit Detailansicht Vorratstank 1 (Alt + 1)

» Mit Drag+Drop ziehen Sie die (bereits projektierte) Funktion go_to Vorratstank 1 auf den soeben

erstellten Button an.

» Wiederholen Sie diese Projektierungsschritte noch fiir lhre Leitungstibersicht. Beschriftung:

"Leitungstibersicht", "Alt + 3".

» Erstellen Sie einen Button Vorratstank 2 mit Alt+2 als Tastenkilirzel und Text zeile 2:.Diesem

Button wird zu diesem Zeitpunkt noch keine Funktion zugewiesen.
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Hinweis: Die zugeordnete Funktion wird ersichtlich, wenn Sie mit der Maus Uber den entsprechenden
Button fahren.

o Cooccioco | vorratstank 2 |0 :
Gesamtiibersicht . Atz | hilansicht M| -
Alt+0 .. .. > :
@Button ... Leitungsiibersicht i
. .. .ii|  Etementname: Button 22 |5t Alt+3
R et

go_toVorratstank 1 | 0 vt

Weitere Einstellungen fiir Buttons

Zusatzlich zur Beschriftung und Zuweisung eines Tastenkdirzels konnen Sie fiir Ihre Buttons noch
folgende Einstellungen vornehmen:

» Tooltip

Text, welcher dann erscheint, wenn die Maus Giber dem Button steht.

» Text bei gedrickt:

Text, welcher bei gedriicktem Button angezeigt wird.

Tooltip projektieren

Fiir die Projektierung des Tooltips flihren Sie folgende Schritte aus:

» Wahlen Sie den Button Gesamtiibersicht
» Wechseln Sie im Eigenschaftenfenster in die Gruppe Runtime
» Im Eigenschaftenfeld Tooltip: tragen Sie Gesamtiibersicht ein.

» Wiederholen Sie diese Parametrierung fiir alle Buttons:
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Buttonname

Relaod

Runtime beenden
Detailansicht Motor
Vorratstank 1
Vorratstank 2

Leitungsiibersicht

Tooltip

Ladt aktuelle Projektierung in die Runtime
Beendet Runtime

Detailansicht Motor

Detailansicht Wassertank 1

Detailansicht Wassertank 2

Detailansicht Zuflussleitung

Text bei gedriickt: bei zweizeiliger Buttonbeschriftung

Ist bei einem Button das Eigenschaftenfeld Text Zeile 2: belegt, soist Text bei gedriickt:
nicht projektierbar.

Um zweizeilige Buttonbeschriftungen mit einem Text bei gedriickt: kombinieren zu kénnen,
fiihren Sie folgende Schritte aus:

» Wahlen Sie in Ihrer aktuellen Projektierung den Button Runtime beenden aus.
» Wechseln Sie im Eigenschaftenfenster in die Gruppe Darstellung.
» Loschen Sie den bisherigen Eintrag der Text Zeile 2:.

» Erweitern Sie den Eintrag in Text Zeile 1: \nAlt + Q

Im Eigenschaftenfeld steht dann: Runtime beenden\nAlt + Q

» Tragen Sie unter Text bei gedriickt: Beende Runtime.

Darstellung
Schrift: 6 - Buttontitle-black (Arial 10) [
Text Zeile1: Runtime beenden'indlt + Q
Text Zeile 2:

Text bei gedrickt:

Button Form: Eckig v  Elementrahmen: Dinner Rahmen -

Hinweis: Durch Eingabe der Zeichenfolge \n kann ein Zeilenumbruch erzwungen werden.
Das vorangestellte &-Zeichen unterstreicht den nachfolgenden Buchstaben Q.
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Um \n zu nutzen, muss die Eigenschaft Text Zeile 2 leer bleiben.

Buttons ausrichten

Nachdem Sie nun die vorausgegangenen Projektierungsschritt der Buttons durchgefiihrt haben werden
Sie GroRe und Ausrichtung der Buttons anpassen. Dafiir bietet zenon eine eigene Symbolleiste mit
entsprechenden Befehlen.

Sollten Sie die Mendleiste Ausrichtung nicht sehen, so blenden sie diese folgendermalen ein:
Wahlen Sie in der Menlizeile Optionen => Symbolleisten => Ausrichtung

Es erscheint die Ausrichtung-Symbolleiste:

[0, g TR &l e L

LL
Lo
=]
=
S
o=
=
1o
=
i}
=
i}
LU

AUSRICHTEN DER BUTTONS:

Wechseln Sie nun zuriick zu Ihrem Bild Navigationsleiste.

» Setzen Sie bei einem beliebigen Button Ausrichtung, GroRe und Farben
» Markieren Sie mit Mausklick + Umschalt die restlichen Buttons

» Wabhlen Sie nun aus der Symbolleiste Ausrichtung:
e Gleiche GroRRe
e Oben ausrichten

Hinweis: Die Vorgabe flr GroRe und Ausrichtung gibt immer der zuerst ausgewéhlte bzw. markierte
Button. Es ist daher ratsam, den Button mit dem langsten Texteintrag als erster anzuklicken um diesen
so als Referenz zu setzen.
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11.2.3 Bild Funktionen

Mit jedem Bild kénnen Funktionen verkniipft werden, die automatisch beim Offnen oder SchlieBen des
Bildes ausgefiihrt werden. Sie werden diese Funktionalitdt nun nutzen um die Bedienleiste mit dem
Startbild aufzuschalten.

» Wahlen Sie im Projektmanager den Knoten Bilder aus.
» Markieren Sie in der Detailansicht des Projektmanagers das Bild Gesamtiibersicht.
» Offnen Sie im Eigenschaftenfenster die Gruppe Ausfithrung.

» Bei Start-Funktion wahlen Sie die Funktion Bildumschaltung - go_to_Navigation aus der Liste aus.

Damit wird in der Runtime, wann immer das Bild Gesamtiibersicht gedffnet wird, automatisch auch das
Bild Navigation geo6ffnet.

Y Info

Eine weitere Moglichkeit bietet die Projektierung von Startscripten.

11.2.4 Weitere Bildelement

Die weiteren Bildelemente werden Sie beispielhaft fiir den Aufbau Ihres Bildes Vorratstank 1
kennenlernen.

» Markieren Sie im Projektmanager den Knoten Bilder.

» Offnen Sie Ihr Bild Vorratstank 1 durch Doppelklick.

Tipps zum Bearbeiten von Bildern

Zusatzlich zu den Einstellungen |hres Editors konnen Sie das Hauptfenster zum Zeichnen und
Projektieren bildschirmfiillend anzeigen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:
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» Offnen Sie im Hauptfenster im Kontextmenii (Maus + Rechtsklick)den Eintrag

Vollbildmodus.

» lhr Hauptfenster wird bildschirmfiillend dargestellt.

Um zur Editoransicht zuriickzukehren wahlen Sie Vollbild schlieen aus dem Dialogfenster Vol1lbild.
Dieses wird im vollbildmodus automatisch angeboten.

Vollbild
Vollbild schlieBen

Andockbare Fenster -

Symbaolleistenoptionen -

Kontextmenii des Hauptfensters

Bei der Projektierung von Grafiken steht lhnen bei gedffnetem Bild im Hauptfenster ein Kontextmenii
(Maus + Rechtsklick) mit den wichtigsten Befehlen zur Verfligung.

Die Darstellung des Kontextmends ist abhangig davon, ob ein Element ausgewahlt ist oder nicht. Ist kein
Element ausgewahlt, werden nur Befehle angezeigt, die sich nicht auf Operationen mit Elementen
beziehen.

Beispiel: Kontextmeni bei ausgewahltem Element

Symbol 4
Element Position 4
Anordnen 4
Verkniapfte Elemente 4
T
L] ]
X, Ausschneiden Umschalt+Entf
55 Kopieren Strg+C
L Einfigen Strg+V

An gleicher Position einfdgen Strg+=Umschalt=V
Laschen Entf

\Sf Format dbertragen

Vollbildmodus Umschalt+Fg
9—) Bild/Symbol neu zeichnen

Raster anzeigen

Raster verwenden

|| =~

Fangpunkte verwenden
Zoomen L4

Screenshot aktuelles Bild/Symbol drucken

Vektorgrafik einfdgen..,

Eigenschaften... Alt+Eingabe
@) Hilfe F1
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UMSCHALTTASTE:

Bei GroRRendanderung einer Grafik via Eckpunkt werden bei gedriickter Taste Umschalt die Proportionen
des Bildes beibehalten.

RASTER VERWENDEN

Der Raster ermoglicht das exakte Ausrichten von Elementen im Bild. Die Grundeinstellungen dafir
treffen Sie im Meni Optionen -> Einstellungen.

Der Kontextmeniieintrag Raster anzeigen blendet im Hauptfenster bei aktiviertem Zustand den Raster
ein. Deaktiviert sehen Sie dementsprechend keinen Raster.

Ansichtsbeispiel des Hauptfensters bei deaktiviertem Raster anzeigen:

e 65.0
150 @‘@\w III|||wmw%
W s,
§ % 90.0
4100 £ £ 100.0
100.0

FANGPUNKTE VERWENDEN
Bei aktiviertem Zustand richten Symbole sich automatisch am Raster aus. Fir eine exakte Positionierung
deaktivieren Sie diese Option.
Ausdruck einer Bildprojektierung
Um einen Screenshot lhrer Bildprojektierung auszudriicken gehen Sie folgendermalen vor:
» Rufen Sie das gewiinschte Bild auf.

» Wahlen Sie im Hauptfenster via Kontextmenili Screenshot aktuelles Bild drucken.
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SCREENSHOT AKTUELLES BILD DRUCKEN REAGIERT NICHT -
PROBLEMBEHANDLUNG

Sollte der oben beschriebene Befehlsaufruf keinen Ausdruck ausgeben, so haben Sie vermutlich noch
keinen Drucker zugeordnet.

Um lhrer Projektierung Drucker zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

» Wahlen Sie in der Meniileiste batei den Eintrag Allemeine Konfiguration -> Standard. ..

Datei|Bealheilen Bilder Elemente Kontrollelemente Optionen Fenster Hilfe

ﬁ Projekt neu... - (% | @ g) B |L J| j
ﬂi_:,, Bestehendes Projekt einfdgen... E:u E:::: | Q’; B
ES projekt 5.50 einfugen...
= . . _ -
+= Projektsicherung ridcklesen... ‘>| iz e Y >( | ﬁ'_ En;ll. i
Arbeitsbereich v | # | Bildyp
Allgemeine Konfiguration L4 Produkt lizenzieren...
@1 Screenshot drucken Etandasim
Systemsteuerung
@ VSTA-Editor mit WorkspaceAddin 6ffnen... Alt+F10
Standard
a VBA-Editor affnen... At=FI1 L standard
SN Wizards... Alt=F12 Standard
(,e\ Wizards aktualisieren.., t Standard
) - _ Standard
1 C\Use..\Basis Tutorial.wspé ht | Standard
2 C.\Tutorials_Workspace.wspé Standard
3 C\Use...\Basis Tutorial.wspé Standard
4 C\Users\Public\...\test.wsp6 l.. ‘u‘ariablen-ﬂDiagnose
5 .\Arbeitsbereich_sichern... Weltbild-Ubersicht
Beenden

» Indem sich 6ffnenden Dialog standard Einstellungen kénnen Sie nun Ihre Systemdrucker den
unterschiedlichen Funktionalitdaten zuordnen. Flr den Ausdruck der Bildprojektion ist der

Dialogeintrag fiir Screenshots: relevant.

Standard Einstellungen

Drucker | Ordner

fidr Online-Drucken AML oder CEL:
«picht definiert

fidr Cffline-Drucken AML oder CEL:
«picht definiert
fur auszugebende Werte und Protokolle:
«picht definiert

fidr Screenshots:

fidr Notizbuch:

«picht definiert
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11.2.5 Zahlenwert
Zahlenwerte stellen numerische Werte einer Variable dar.

In diesem Tutorial wird das Bildelement Zahlenwert zur Darstellung folgender Werte verwendet:

» Temperatur im Tank

» Fullstand eines Tankes (Variable noch nicht projektiert!)

Anderung eines bestehenden Struktur Datentypes

Bei der bisherigen Projektierung wurde (absichtlich) noch keine Variable fir den Fiillstand angelegt.

Um einen Strukturdatentyp zu verandern und um die Variable Fillstand zu erweitern fiihren Sie
folgende Schritte aus:

» Markieren Sie im Projektmanager den Knoten variablen.
» Wechseln Sie zu den patentypen.
» Markieren Sie den bestehenden Datentyp Tank durch Klick auf [+].

» Flgen Sie mit Struktur-Element neu. .. ein neues Struktur-Element hinzu

Hinweis: Nur wenn der Struktur-Datentyp Tank ausgewahlt ist kbnnen Sie Struktur-Element

neu. .. hutzen.
» Vergeben Sie den Namen Fiillstand mit dem eingebetteten Datentyp UINT.

» Wechseln Sie zuriick zur Ansicht der Variablen.

Wahlen Sie dazu im Projektmanager wieder den Knoten variablen.
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AKTIVIERUNG DER NACHTRAGLICH HINZUGEFUGTEN VARIABLE FULLSTAND

Unmittelbar nach Hinzufligen eines Strukturelements zu einem bestehenden Strukturdatentyp ist diese
in der Detailliste der Variablen noch inaktiv und grau dargestellt.

@ B i BT ER | En S o | BE - & O & | iR I B | S S RS S8 AT | )

Mame # | Kenn..| Mab... Treiber Datentyp Offset
i i i i i i
Wasserpumpe.Kraftstofftank STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | USINT/<eingeb... 21
Wasserpumpe.Drehzahl STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | UDINT/<eingeb... 22
Wasserpumpe. Motortemperatur e STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | Temperatur/<ei... 26
- Vorratstank SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber Tank 0
Vorratstank[1].Zufluss - Schalter SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe... 100
Vorratstank[1].Abfluss - Schalter SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe... 100
-1 Vorratstank[1].Heizungselement
Vorratstank[1].Heizungselement.Heizungsschalter STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe... 101
Vorratstank[1].Heizungselement. Temperaturfihler e SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber Temperatur 102
Vorratstank[1].Fallstand
Vorratstank[2].Zufluss - Schalter SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe... 105
Vorratstank[2].Abfluss - Schalter SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe... 105
-1 Vorratstank[2] Heizungselement
Vorratstank[2].Heizungselement.Heizungsschalter STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe... 106
Vorratstank[2].Heizungselement. Temperaturfihler e SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber Temperatur 107
Vorratstank[2].Fillstand
Temperaturfihler e SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber Temperatur 0
Hemimiime | omidiimm CITrA2Y CT TN TN Teailhar Lt vim n
Um diese nun zu aktivieren fiihren Sie folgenden Schritt aus:
» Wahlen Sie in der Ansicht der Variablen den Eintrag Vorratstank[1].Fiillstand.
» Wahlen Sie mit dem Kontextmeni Aktivieren.
@ B i BT ER | En S o | BE - & O & | iR I B | S S RS S8 AT | )
Mame # | Kenn..| Mab... Treiber Datentyp Offset
i i i i i i
Wasserpumpe. Motortemperatur e STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | Temperatur/<ei... 26
- Vorratstank SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber Tank 0
Vorratstank[1].Zufluss - Schalter SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe... 100
Vorratstank[1].Abfluss - Schalter SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe... 100
-1 Vorratstank[1].Heizungselement
Vorratstank[1].Heizungselement.Heizungsschalter STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe... 101
Vorratstank[1].Heizungselement. Temperaturfihler e SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber Temperatur 102
Vorratetank[2] Zuflues| & Variable neu... S7TCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe... 105
Vorratstank[2].Abfluss) SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe... 105
—}-Vorratstank[2].He
Vorratstank[2] Heiz| ,, ) ) STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe... 106
Vorratstank{2] Heiz) 2+ Nichtverwendete Variablen anzeigen... [, STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber Temperatur 107
Vorratstank[2].Fillstar _ﬂ
Temperaturfihler Foy e SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber Temperatur 0
- Heizung Leitung x SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber Heizung 0
Heizung Leitung[1].He STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe... 50
Heizung Leitung[1].Te Knoten erweitern/reduzieren | C SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber Temperatur 51
Heizung Leitung[2].He STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe... 52
He?zung Le?tung[E].Te @ Axtivieren e SITCP32 - 57 TCP-IP Tre?ber Temperatur 53
Heizung Leitung[3].He STTCP32 - 57 TCP-IP Treiber | BOOL/<eingebe... 54
Heizung Leitung[3].Te e SITCP32 - 57 TCP-IP Treiber Temperatur 55

» Die Variable wurde aktiviert und ist nicht mehr mit einer hellgrauen Schrift dargestellt.

» Wiederholen Sie diesen Aktivierungsvorgang flir Vorratstank[2].Fiillstand.
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Variablen, Datentypen sowie Strukturdatentypen kénnen im Nachhinein erweitert

werden. Die Neuprojektierung ist zu aktivieren.

Weitere Projektierungen

Nachdem Sie die fehlende Variable via Strukturdatentyp hinzugefiigt haben parametrieren Sie diese.

Fiir die Projektierung der Variable Fiillstand fihren Sie folgende Schritte aus:

» Markieren Sie im Projektmanager den Knoten variablen.

» Wechseln Sie zu den patentypen.

» Erweitern Sie den bestehenden Datentyp Tank durch Klick auf [+].

» Markieren Sie das Struktur-Element Tank.

» Tragen Sie im Eigenschaftenfenster in der Gruppe A11gemein unter MaBeinheit: Liter ein.

» Die Eigenschaftengruppe Sollwert absetzen Projektieren Sie mitOMin. Sollwert und

20000 Max. Sollwert.

» Erstellen Sie im Eigenschaftenfenster zwei neue Grenzwerte:

e Grenzwerttext: Fullstand niedrig
Grenzwert: 1000
Minimum/Maximum: Minimum
In Alarmmeldeliste: Aktiv
In Chronologische Ereignisliste: Aktiv
Grenzwertfarbe: Fillstand_NIEDRIG (bereits projektiert)

e Grenzwerttext: Fillstand hoch
Grenzwert: 19000
Minimum/Maximum: Maximum
In Alarmmeldeliste: Aktiv
In Chronologische Ereignisliste: Aktiv
Grenzwertfarbe: Fillstand_HOCH (bereits projektiert)
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Projektierung des Elementes Zahlenwert

» Um Zahlenwerte in lhr Bild Vorratstank zu integrieren gehen Sie wie folgt vor:
» Offnen Sie das Bild Vorratstank.

» Wahlen Sie im Meni bzw. der Symbolleiste der Elemente den Eintrag Zahlenwert.

» Mit gedriickter linker Maustaste ziehen Sie nun im Bild Vorratstank 1 den Rahmen fiir lhren

Zahlenwert auf.

» Der Dialog Variablenauswahl 6ffnet sich:

= IﬂE Arbeitsbereich: "Basis Tutorial'(1) % | Eﬁ _}| #
TUTORIAL

Status MName Kennung Malsin..| M
r r r r
Temperaturfihler e

+ | Heizung Leitung

+— | Wasserpumpe

- | Vorratstank
Vorratstank[1].Zufluss - Schalter
Vorratstank[1].Abfluss - Schalter
Vorratstank[1].Heizungselement
Vorratstank[1].Heizungselement.Heizungssch...
Vorratstank[1].Heizungselement. Temperaturf... e
Vorratstank[1].Fillstand Liter
Vorratstank[2].Zufluss - Schalter
Vorratstank[2].Abfluss - Schalter
Vorratstank[2].Heizungselement
Vorratstank[2].Fillstand Liter

4 | i
25 gesamt / 14 gefiltert / 1 selektiert | 22 Tags verwendet / unbegrenzt Tags verfigbar

[ ok ] [ abbrechen | [ Hife

» Waihlen Sie Vorratstank[1l] .Fillstand.

» Wiederholen Sie die Projektierung eines Zahlenwertes mit der Variable
Vorratstank[1l] .Heizungselement.Temperaturfihler.
Hinweis: Wenn Sie die Variable Vorratstank[1].Heizungselement.Temperaturfihler nicht sehen,
so erweitern Sie den Knoten Vorratstank[1].Heizungselement durch einen einmaligen Mausklick

auf das -[ Symbol in der Spalte Status. Achtung: klicken Sie nur ein Mal!

» Zusatzlich wahlen Sie 4 - Standardschrift4 in den Darstellungseigenschaften als
Schrift lhrer Zahlenwerte.
Wahlen Sie dazu Ihre beiden soeben projektierten Zahlenwert-Elemente aus und wechseln Sie in

die Eigenschaftengruppe Darstellung.
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BESCHRIFTUNG
» Positionieren Sie Ihre beiden Zahlenelemente mit etwas Abstand unter der Uberschrift.

» Beschriften Sie lhre Zahlenelemente:
e Wahlen Sie aus der Symbolleiste Elemente statischer Text.

o Positionieren Sie dieses Element links neben dem Zahlenelement fir lhren
Fillstand.

e Tragen Sie den Text Fiillstand ein

e Wiederholen Sie diese Schritte mit dem Text Wassertemperatur.

ANSICHT DER BISHERIGEN PROJEKTIERUNGEN

¥ Vorratstank 1 - TUTORIAL X -

—

-
i Vorratstank: oo
LI ke | om0 G | oo ooooiiiiiiiiiiiiiiiinn
Dl st c[Thop e |l
[ e il :

Tipps zum Element Zahlenwert

» Um die Grol3e eines Elements am Bildschirm zu verandern, klicken Sie auf einen der Eckpunkte
(es erscheint ein Doppelpfeil statt des Mauszeigers), halten Sie die Maustaste gedrickt und

ziehen Sie es auf die gewlinschte GroRe.
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» Fir das Verschieben des dyn. Elements klicken Sie mit der Maus in die Mitte des Elements (es
erscheint ein Pfeilkreuz), halten die Taste gedriickt und verschieben es zur gewlinschten neuen

Position.

» Klicken Sie auf das Icon Bild speichern oder wahlen Sie im Kontextmenii des Bildes den Eintrag

Bild speichern.

DIE EINFACHSTE VORGEHENSWEISE ZUR ERSTELLUNG MEHRERER
ZAHLENWERTE AUF EINEM BILD:

Markieren Sie das Element und kopieren Sie es mit Strg Cin die Zwischenablage, dann fiigen Sie es mit Strg
Vin das Bild ein. Jetzt kénnen Sie einfach die gewiinschten Variablen mit der Maus auf das entsprechende

Element ziehen.

AUSRICHTUNG IHRER PROJEKTIERUNG

Selbstverstdndlich steht auch fiir Element Zahlenwert die Funktionalitdt der Symbolleiste Ausrichtung in vollem

Umfang zur Verfiigung. Nutzen Sie diese zur GréfSenanpassung sowie Ausrichtung lhrer Projektierung.

BESCHRIFTUNG DER ZAHLENWERTE

Um eine rasche Orientierung zu gewahrleisten statten Sie lhre Zahlenwerten mit einer Legende aus.
Nutzen Sie dazu einfach das Bildelement Statischer Text.

Alternativ dazu kénnen sie auch Zahlenwerten mit einem Tooltip versehen. Dieser wird in der
Eigenschaftengruppe Runtime unter Tooltip: parametriert.
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NUTZEN VON SCHRIFTEN DER SCHRIFTLISTE

Es wird empfohlen, fir Beschriftungen und Legenden eine eigene Schrift in der Schriftliste zu
projektieren. Dieses Tutorial verwendet eine projektierte Schrift Legende mit Arial, fett, 12 pt.

Schiftliste 1 |
Standardschrift1
2 |Standardschrift2

_= [Standardschrift3
_# Standardschrift4

= Standardschriftb

& [Buttontitle-black

7 [Buttontitle-white
Ml egende

-b|hl

[ [7]

Schrift

MName: Legende
Schriftart:  Arial 12

Nummer: &

Aktivierung der automatischen Variablenauswahl

Sollte sich die Variablenauswahl nicht automatisch 6ffnen, gehen Sie folgendermaRen vor:

» Offnen Sie das Menii option.

» Wahlen Sie den Eintrag Einstellungen.
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Die folgende Dialogbox 6ffnet sich:

Einstellungen

Enstelungen |Mend Tools | symbolieisten | eefenle

Editor und Runtime
ausgawahite Sprache

|Dautsch M)

Rahmen um Dynamische Elemente
v |im Editor | lin der Runtime

Fehlerberichte nicht an Microsoft senden.

Editor Optionen
V |Letzten sktiven Arbeitsbereich laden
Sutomatisch ausblendende Fenster verwenden
Filter in Detailansicht berlicksichtigt GroB-Klenschreibung
[¥]Logische Scrtierung von Texten n Detailansicht
V| Standard-Wizards verwendsn

Bildbearbeitung
7|Eingate der Eienschafien bel Erzeugung
V' NerknUpfungen arpassen' Dialog beim Einfugen von Symbolen
Pixelabstznd bis zum Positionswechsel
S

Anzshl der rickgangig Aktonen
10

e )
Rastar Einsteliungen ‘4&6\:&;_
| |Raster anzeigen —
["lim Raster positionieren ‘ Hilfe

Rasterfarbe Rastertyp
[ [T

Raster Abstand in Pixel

harizontal wvertikal
0 S0
Fangpurits

|V |Fangounktes verwenden

@riifle der Fangpunkts bei den Bildern
15

GriBe der Fangpunkte im Schabloneneditor
40

Eckpurkta
[V] Hintergrund nvertieren
GrioBe der Eckpunkte

S

» Aktivieren Sie die Option Eingabe der Eigenschaften bei Erzeugung inder Gruppe

Bildbearbeitung und driicken anschlieBend auf die Schaltflache oxk.

Y Info

Sie kénnen die Dialogbox zur Variablenauswahl auch mit einem Doppelklick auf den

leeren Elementrahmen éffnen.

11.2.6 Projektieren mit Symbolen

Fir die Visualisierung lhres Vorratswassertankes bedienen Sie sich der Globalen Sysmbolbibliothek von
zenon. Darin enthalten sind Grafische Symbole thematisch zusammengefalit.

Um Symbole zur Visualisierung zu verwenden gehen sie folgendermalen vor:

» Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Globale Symbolbibliothek.

» Tragen Sie im Detailfenster im Filter des Elementnamens tank ein.
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» Offnen Sie den Ordner durch Klick auf [+].

» Wahlen Sie ein Symbol und ziehen Sie diese via Drag&Drop im Hauptfenster in |hr gedffnetes

Bild Vorratstank 1.

= IﬂE Arbeitsbereich: "Basis Tutorial (2) & 2y | @ | CAr | = | EE o =
: ) AT | =0 B x| BE
PROJEKT1 (Startproj... =

& TEMPO Elementname

|8 Globale Symbolbibliothek tank i
Tank mit Triger 9
Tank mit Trager 10

Tank mit Trager 10 gebrochen

Tank vertikal 1

= [RS8 e | =5 6
Vorschau # | Kategorie

Tank vertikal 2

Tank vertikal 3

» Wahlen Sie eine weitere Vorlage aus der Globalen Symbolbibliothek.

» Geben Sie als Filtertext Ventil ein und wahlen Sie DurchflufSmesser2

vertil r r

DurchfluBmesser 1 |.:FF

i

DurchfluBresser 2 @

S (e

» Setzen Sie dieses Symbol via Drag&Drop auf die zuvor platzierte Tankgrafik.

» VergroRern Sie beide Symbole:
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Ansicht der bisherigen Projektierung lhres Bildes Vorratstank 1 im Vollbildmodus:

¥ vVorratstank 1 - TUTORIAL X

L 4

Y Info

Die Symbole in Ihrer Symbolbibliothek sind abhdngig von lhrer lizensierten zenon Edition.

11.2.7 Bargraf

Mit dem Dynamischen Element Bargraf zeigen Sie die GroRe eines Signals numerisch an. Die Lange des
Balkens verdndert sich zur Runtime mit der SignalgrofRRe.

Um einen Bargraf in einem Bild anzulegen:
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Bildelemente

Zzenon

» Offnen Sie das Bild Vorratstank 1.

» Wahlen Sie im Meni Elemente den Befehl Bargraf.

» Mit gedriickter linker Maustaste ziehen Sie nun das Bargraf-Element auf dem Bild

Vorratstank 1 Giber das Symbol des Wassertanks auf.

» Im Dialog variablenauswahl setzen Sie den Balken auf die Variable

Vorratstank[1l] .Fullstand und dricken anschlieRend auf den Button ox.

» Im Eigenschaftenfenster setzen Sie folgende Einstellungen:

Darstellung Schrift: 8 - Legende
Farben Transparent aktiv
Balkenfarbe Fullstand_Normal

Runtime Tooltip: Flllstand Vorratstank




Farbliche Darstellung der Grenzwertverletzung

Bei Grenzwertverletzungen kann die Farbe aus der Variablen den gesamten Bereich einfarben oder nur
den Bereich ab der Grenzwertverletzung.

Gesteuert wird diese Funktionalitat Uber die Eigenschaft Explizit in der Gruppe Darstellung.

Anzeigeeinstellungen
[ Umn MNullpunkt [ Explizit

Laufrichtung:  MNach oben - I_Absolutbetrag

EXPLIZIT AKTIV

Wird ein Grenzwert der verknlpften Variable verletzt, so wird nur der Teil der Darstellung, der in die
Grenzwertverletzung hinein reicht, in der Farbe des jeweiligen Grenzwertes dargestellt.

Hat die Variable mehrere definierte Grenzwerte, so werden die entsprechenden Bereiche der
Darstellung jeweils in der Farbe des Grenzwertes dargestellt.

Ansichtsmuster:
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EXPLIZIT INAKTIV

Wird ein Grenzwert der verknlipften Variable verletzt, so wird die gesamte Darstellung in der Farbe des

verletzten Grenzwertes dargestellt.

Ansichtsmuster:

11.2.8 Zeigerinstrument

Mit dem Dynamische Element Zeigerinstrument stellen Sie Zeigerinstrumente dar.

» Offnen Sie das Bild Vorratstank 1.

» Wahlen Sie im Meni bzw. der Symbolleiste der Elemente den Eintrag Zeigerinstrument.
57

Mit gedriickter linker Maustaste ziehen Sie nun im Bild Vorratstank 1 den Rahmen fiir lhr
Zeigerinstrument auf.Positionieren Sie das Zeigerinstrument in lhrem Textblock neben der

Wassertemperatur.

» Indem sich nun 6ffnenden Dialog Variablenauswahl wahlen Sie

Vorratstank[1]. Heizungselement. Temperaturfiihler.

107



» Parametrieren Sie das Zeigerinstrument-Element im Eigenschaftenfenster:

Eigenschaftengruppe

Darstellung

Farben

Runtime

DETAILANSICHT:

¥ vorratstank 1 - TUTORIAL X

Eigenschaftenfeld

Schrift:

MaReinheit anzeigen
Teilkreis

Explizit

Skala Hauptticks

Skala Nebenticks
Grenzwertfarbe verwenden

Tooltip:

Beschreibung

8 - Legende
aktiv

aktiv
inaktiv
25000

10

aktiv

Fillstand Vorratstank

B avorratstanss = s s
— 400

2| - Wassertemperatur. . . - . | C , 850
ol Uz S -
PR EeE o
I

RS SR R eSS R RARERR LI RRALE :

11.2.9 Universalregler

Mit dem Dynamische Element Universalregler stellen Sie Variablenwerte in Form von

Schiebereglern, Bargrafen, LED Balkenanzeigen und beliebigen anderen Reglern an.
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Fiir die Projektierung eines Universalreglers gehen Sie wie folgt vor:

» Offnen Sie das Bild Vorratstank 1.
» Wahlen Sie im Meni bzw. der Symbolleiste der Elemente den Eintrag Universalregler.
» Mitgedriickter linker Maustaste ziehen Sie nunim Bild Vorratstank den Rahmen fiir lhren
Universalregler auf.
Positionieren Sie das Universalreglerelement in lhrem Textblock unter dem bereits projektierten
Zeigerinstrument.
» In dem sich nun 6ffnenden Dialog Variablenauswahl wahlen Sie Vorratstank[1]. Temperaturfiihler.
» Setzen Sie die Hauptticks auf 25 und die Nebenticks auf 10.
» Im Eigenschaftenfenster setzen Sie folgende Einstellungen:
Eigenschaftengruppe Eigenschaftenfeld Beschreibung
Darstellung Schrift: 8 - Legende
Hauptticks: 10
Nebenticks: 10
Universalregler Stil: Bewegte Skala
Zeigerart: Zeiger
Balken explizit aktiv
Titel anzeigen aktiv
Titeltext: Wassertemperatur
Schleppzeiger anzeigen: aktiv
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Runtime Tooltip: Wassertemperatur
ANSICHTSBEISPIEL:
Vorratstank 1
| |
Flllstand in Liter
B | |
Wassertemperatur 42.2°C 40.0 50.0
300 ol 600
art iy
200 o° 1, 70.0
}\\ ’/é'
100 5 % 80.0
00: £90.0
100~ ~100.0
422 °C
|
Wassertemperatur

422°C

Experementieren Sie mit dem Aussehen Ihres Universalreglers.

Andern Sie in der Eigenschaftengruppe Universalregler den Stil:

Auspragung

Form: Linear

Zeiger-/Balkenfarbe: . #1E96CF

Stil: Beweqte Skala

[ Balken explizit

Startwinkel: 45,000000

»  Ausrichtung:

~ Zeigerart

Endwinkel:

Harizontal

Zeiger

[ Umngekehrte Laufrichtung

315.000000
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11.2.10 Trendelement

Mit dem Dynamische Element Trend-Element stellen Sie Werte zur Runtime in Form von
Trendkurven dar, wobei mehrere Prozessvariablen gleichzeitig dargestellt werden kdnnen.

Fiir die Projektierung eines Trend-Elements gehen Sie wie folgt vor:

» Offnen Sie das Bild Vorratstank.

» Wahlen Sie im Meni bzw. der Symbolleiste der Elemente den Eintrag Trend-Element.

Es

» Mit gedriickter linker Maustaste ziehen Sie nunim Bild Vorratstank 1 den Rahmen fir lhr
Trend-Element auf.

Positionieren Sie Trendelement zwischen der Tankgrafik und lhrem Textblock.

» In dem sich nun 6ffnenden Dialog Variablenauswahl wahlen Sie Vorratstank[1]. Temperaturfiihler

und Vorratstank[1].Fiillstand.
» Setzen Sie die Hauptticks auf 25 und die Nebenticks auf 10.

» Im Eigenschaftenfenster setzen Sie folgende Einstellungen:
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Eigenschaftengruppe Eigenschaftenfeld Beschreibung

Runtime Tooltip: Grafische Ubersicht von Fiillstand und
Temperatur der letzten 10 Minuten.

Kurven In dieser Eigenschaftengruppe parametrieren Sie Farbe und Aussehen lhrer
Trendkurven.

In diesem Beispiel werden zwei Kurven angeboten, da zwei Variablen gewahlt
wurden.

Wahlen Sie pro Kurve unterschiedliche Farben sowie Linienarten.

ANSICHTSBEISPIEL MIT ZWEI IM TRENDELEMENT DARGESTELLTEN
VARIABLEN:

Vorratstank 1

Fillstand inLiter 9000 Liter

|
Wassertemperatur 40.0 50.0
300 il 60.0
\\\\‘ 'r.f;/f
‘orratstank[1] Temp [Vorratstank[1] Fiillstz 20.0 \\\\\\\ a”J’/,/, 70.0
A0.0.100.0 0..20000 o i
€ Lit 5 %
- — 100 3 % 80.0
[ 5000 :§ ‘:
100% 0.0 = £ 90.0
752 100~ ~100.0
°C
503 .
' Wassertemperatur
25% !
I
I

0% I
L 152820 153050 15,3320 15,3550 153820 15.0°C

| 4
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11.2.11 Dynamischer Text

Mit dem Dynamischen Element Dynamischer Text stellen Sie bei einer Grenzwertverletzung den
aktuellen Grenzwerttext einer numerischen Variablen oder den Wert einer Stringvariablen in
alphanumerischer Form dar. Liegt keine Grenzwertverletzung vor, wird der im Editor definierte Text
angezeigt.

Fiir die Projektierung eines Elementes Dynamischer Text gehen Sie wie folgt vor:

» Offnen Sie das Bild Vorratstank.
» Wahlen Sie im Meni bzw. der Symbolleiste der Elemente den Eintrag Dynamischer Text.

» Mitgedriickter linker Maustaste ziehen Sie nunim Bild Vorratstank den Rahmen fiir |hr
Element Dynamischer Text auf.
Positionieren Sie dieses Element in Ihrem Textblock links neben dem bereits projektierten

Zahlenwert fiir den Fillstand.
» In dem sich nun 6ffnenden Dialog Variablenauswahl wahlen Sie Vorratstank[1].Fiillstand.

» Im Eigenschaftenfenster setzen Sie folgende Einstellungen:

Eigenschaftengruppe Eigenschaftenfeld Beschreibung
Darstellung Schrift: 8-Legende
Text: Keine Grenzwertverletzung
Farben Transparent aktiv
Text-/Linienfarbe: Vorratstank[1].Fullstand
Fullfarbe: Vorratstank[1].Fullstand
Runtime Tooltip: Zustand Fillmenge

Dynamischer Text - weitere Projektierungen

Projektieren Sie nun ein zweites Element Dynamischer Text fir die Temperatur.

» Wahlen Sie im Menl bzw. der Symbolleiste der Elemente den Eintrag Dynamischer Text.
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» Mitgedriickter linker Maustaste ziehen Sie nunim Bild Vorratstank den Rahmen fiir hr
Element Dynamischer Text auf.
Positionieren Sie den Rahmen in lhrem Textblock links neben dem bereits projektierten

Zahlenwert fur die Temperatur.
» In dem sich nun 6ffnenden Dialog Variablenauswahl wahlen Sie Vorratstank[1]. Temperaturfiihler.

» Im Eigenschaftenfenster setzen Sie folgende Einstellungen:

Eigenschaftengruppe Eigenschaftenfeld Beschreibung
Darstellung Schrift: 8-Legende
Text: Keine Grenzwertverletzung
Fullfarbe: Vorratstank[1].Temperaturfihler
Farben Transparent aktiv
Runtime Tooltip: Zustand Wassertemperatur

ANSICHTSBEISPIEL MIT DYNAMISCHEN TEXTELEMENTEN (DETAIL):

Vorratstank 1

Flllstand in Liter 19090 Liter

Maximum
Wassertemperatur 40.0
30.0\ N\\\\hmu
W
“arratstank[1]. Temp Vorratstank[1] Fullste
-10.0.100.0 020000
T Liter
— = A &
[ 15083
100%
I
I
75% 2
I
I
I
507 ]
I
255 '
I
1
173
L 120324 121154 12:14:24 121654 121924 25°C
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Y Info

Beachten Sie die unterschiedlichen Textfarben. Diese erkldren sich durch die zwei

unterschiedlichen Parametrierungen im Eigenschaftenfeld Textfarbe.

11.2.12 Combi-Element

Das Combi-Element ist ein universal einsetzbares Dynamisches Element, das verschiedenste grafische
Auspragungen annehmen kann.

Die Form der Darstellung wird liber Zustande definiert. Als Zustande kdnnen sowohl Variablenwerte der
Hauptvariable dienen als auch Werte weiterer Variablen sowie Statusinformationen aller verkniipfter
Variaben. Uber Formeln kénnen beliebige Verkniipfungen erstellt werden.

Combi-Element projektieren

In diesem Tutorial soll die Méglichkeit bestehen eine Heizung ein- und auszuschalten. Die Heizung soll
nur dann visualisiert werden, wenn diese auch aktiviert ist. Ist die Heizung deaktiviert soll keine
Visualisierung sichtbar sein. Fiir diese Herausforderung bietet das Combi-Element die passende
Loésung.

Flr die Projektierung eines Combi-Elementes filihren Sie folgende Schritte aus:

» Offnen Sie das Bild Vorratstank.

» Wahlen Sie im Meni bzw. der Symbolleiste der Elemente den Eintrag Combi-Element.

Lo

» Mitgedriickter linker Maustaste ziehen Sie nun im Bild Vorratstank den Rahmen fiir |hr
Combi-Element auf.

Positionieren Sie dieses Element genau unter dem Symbol lhres Tankes.

» In dem sich nun 6ffnenden Dialog Variablenauswahl wahlen Sie

Vorratstank[1]. Heizungselement.Schalter ein/aus.

» Im Eigenschaftenfenster setzen Sie folgende Einstellungen:
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Bildelemente

Zzenon

Runtime Tooltip: Visualisierung Heizung

Nach Positionierung des Combi-Elementes 6ffnet sich der Dialog zur Konfiguration.

Combi-Element parametrieren

Nach Positionierung des Combi-Elementes 6ffnet sich der Dialog zur Konfiguration.

Diesen Dialog kénnen Sie fiir spatere Anderungen auch {iber das Eigenschaftenfenster erreichen.
Driicken Sie dazu Hier klicken ->in der Eigenschaftengruppe Darstellung, im Eigenschaftenfeld
Konfiguration und Test:

Zustandsdefinition | Testmodus
Zustande
wl!zum ¥ %01: Heizung.Schalter enfaus

Nach oben [ Nach unten | ||'mﬁ.m1...]| Andern... || Entfernen

31 24 3 16 15 8 7 0
L= T e e = - T

Formel... [

Status

[ [ Mz

[ rer_seL [~ Revision
[~ AT vaL [~ n_upDaTE

Farben
Linienfarbe

-l [ s aLC

Filllfarbe

-| [(aus ALC

Fiihren Sie folgende Schritte aus, um Werte mit Grafiken zu verbinden:

» Erstellen Sie mit der Schaltfliche Neu einen neuen Wert.




» Setzen Sie den Wert in der Werteleiste.

» Weisen Sie Ihrem Wert mit Klick auf das 1eere Rechteck unter Symbol aus Bibliothek: ein
Darstellungselement zu.
Fiir dieses Tutorial wurde ein Darstellungselement aus der Globalen Symbolbibliothek gewahlt.

Sie finden dieses Feuersymbol in der Symbolgruppe International Symbols, fire.

» Setzen Sie orignial Symbolfarben aktiv.

Wiederholen Sie diese Schritte fiir jeden Wert. Wenn Sie flir einen Wert keine Grafik zur Visualisierung
verwenden wollen so setzen Sie nur den Wert und weisen kein Darstellungselement zu.

Wenn Sie ein bereits zugewiesenes Darstellungselement nicht mehr anzeigen wollen so entfernen Sie
dieses durch Klick auf x.

Darstellungselement
Symbol aus Bibliothek:

¥ Verkniipfu ngsregel bearbeiten

11.2.13 Schalter

Mit dem Dynamische Element Schalter zeigen Sie die Werte einer Bindrvariablen Gber Grafiken an
und modifizieren sie.

Fiir die Projektierung eines Schalters gehen Sie wie folgt vor:

» Offnen Sie das Bild Vorratstank.

» Wahlen Sie im Menii bzw. der Symbolleiste der Elemente den Eintrag Schalter.

» Mitgedriickter linker Maustaste ziehen Sie nunim Bild Vorratstank den Rahmen fir lhr
Element Schalter auf.

Positionieren Sie dieses Element nahe dem bereits eingefligten Symbol des Durchflussmessers.
» In dem sich nun 6ffnenden Dialog Variablenauswahl wahlen Sie Vorratstank([1].Zufluss - Schalter.

» Im Eigenschaftenfenster setzen Sie folgende Einstellungen:
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Eigenschaftengruppe Eigenschaftenfeld Beschreibung

Darstellung Vordefinierte Grafiken: DIP
Runtime Tooltip: Wasserzufluss ein/aus

Wiederholen Sie diese Schritte fir den Abfluss:

» Beider Variablenauswahl verwenden Sie Vorratstank[1].Abfluss - Schalter.

» AlsTooltip tragen Sie Wasserabfluss ein/aus in den Eigenschaften in der Gruppe Runtime ein.

Schalter mit Tasten

Das Element Schalter kann auch als Taster zur einstufigen ungesicherten Befehlsgabe verwendet
werden.

In diesem Tutorialbeispiel soll ein Schalter fiir die Heizung projektiert werden. Zusatzlich wird ein
Ein-/Ausschalter fir die Heizung als Taste projektiert. Solange dieser Schalter bzw. Taster gedriickt ist,
soll die Heizung aktiv sein. Die Minimallaufzeit dieses Heizprozesses soll 5 Sekunden betragen.

Zur Projektierung der Aufgabenstellung fiihren Sie folgende Schritte aus:

» Offnen Sie das Bild Vorratstank.
» Wahlen Sie im Meni bzw. der Symbolleiste der Elemente den Eintrag Schalter.

» Mitgedriickter linker Maustaste ziehen Sie nunim Bild Vorratstank den Rahmen fir lhr
Element Schalter auf. Positionieren Sie diesen Schalter unter dem rechten Eck Ihres
Vorratstankes.

In dem sich nun 6ffnenden Dialog Variablenauswahl wahlen Sie

Vorratstank[1]. Heizungselement.Schalter ein/aus.

» Im Eigenschaftenfenster setzen Sie folgende Einstellungen:

Eigenschaftengruppe Eigenschaftenfeld Beschreibung
Darstellung Vordefinierte Grafiken: STROM
Runtime Tooltip: Tankheizung ein/aus

Wiederholen Sie diese Schritte fir den Taster:

» Wahlen Sie im Meni bzw. der Symbolleiste der Elemente den Eintrag Schalter.
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» Positionieren Sie dieses Element unter Ihrem Tanksymbol, links neben dem bereits projektierten

Combi-Element der Heizung.
» Beider Variablenauswahl verwenden Sie wieder Vorratstank[1].Abfluss - Schalter.
» AlsVordefinierte Grafiken: wahlen Sie KNOPF.

» AlsTooltip tragen Sie Impulsschalter Tankheizung in den Eigenschaften in der Gruppe Runtime
ein.

Um Aus dem Schalter eine Taste zu erstellen, wechseln Sie im Eigenschaftenfenster in die Gruppe

Sollwert absetzen.
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Bildelemente ﬂ

Zzenon

Taster aktiv

Definiert Schalter als Taster.

Taster EIN aktiv

Bestimmt die Richtung. Wenn diese
Eigenschaft aktiv ist, ist der Taster
default auf aus. Durch Driicken dieses
Tasters wird der Schalter auf ein
gesetzt.

Haltezeit [ms]: 5000

Dies bewirkt, dass der Taster mind. 5
Sekunden aktiv ist.

ANSICHTSBEISPIEL IHRER BISHERIGEN PROJEKTIERUNG (DETAIL BEI

AKTIVIERTER HEIZUNG):

FY

Vorratstank 1

Flllstand in Liter
Minimum

Wassertemperatur 98 °C
Keine Grenzwertverletzung

“arratstank[1]. Temp Vorratstank[1] Fullste
-10.0..100.0 0..20000

C Liter

N . &

Lo 113418 113648 11:33:18 1M:41:48 11:4418




Y Info

Die Eigenschaften fiir den Taster sind nur verfligbar, wenn das Bildelement ein
Schalter ist.

11.2.14 Zustandselement

Mit dem Dynamische Element Zustandselement steuern Sie ein Bildsymbol. Dabei werden
Eigenschaften einer verkniipften Variablen wie z.B. Farben, Blinken usw. auf ein Symbol Gibertragen. Sie
kénnen damit auch statische Grenzwerttexte anzeigen.

Fiir die Projektierung eines Zustandselements gehen Sie wie folgt vor:

» Offnen Sie das Bild Vorratstank.
» Wahlen Sie im Meni bzw. der Symbolleiste der Elemente Zustandselement.
g

» Mitgedriickter linker Maustaste ziehen Sie nunim Bild Vorratstank den Rahmen fir lhr
Zustandselement auf.
Positionieren Sie das Element rechts neben dem (bereits projektierten) Universalregler fir die

Wassertemperatur.
» In dem sich nun 6ffnenden Dialog Variablenauswahl wahlen Sie Vorratstank[1]. Temperaturfiihler.

» Wahlen Sie aus der Globalen Symbolbibliothek das Symbol shutter red 2 und positionieren
Sie dieses nahe dem Zustandselement.

Hinweis: dieses Symbol befindet sich in der Gruppe interface buttons 16 9.

» Parametrieren Sie im Eigenschaftenfenster Ihr Zustandselement:

Eigenschaftengruppe Eigenschaftenfeld Beschreibung

Darstellung Schrift: 8 - Legende
Symbol: shutter_red_2
Grenzwert anzeigen aktiv
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Farben Text-/Linienfarbe: Vorratstank[1].Temperaturfihler

Sichtbarkeit Variable: Vorratstank[1].Temperaturfiihler
von Grenzwert (ibernehmen Aktiv

Sollwert absetzen SW setzen aktiv Inaktiv

Variable / Funktion Variable: Vorratstank[1].Temperaturfihler

Eine Parametrierung des Symbols kann in diesem Zusammenhang entfallen, da Sichtbarkeit und
Einfarbung dieses Symbol durch das Zustandselement gesteuert werden. Zusatzlich bewirkt diese Art
der Projektierung, dass auch der Grenzwerttext als Text in der entsprechenden Grenzwertfarbe
angezeigt wird.

Wenn Sie Zustande ausschlielRlich grafisch darstellen wollen geniigt es, ein Symbol mit den
entsprechenden Sichtbarkeitseinstellungen zu projektieren. In diesem Falle wird die Anzeigeeinstellung
Grenzwerttext anzeigen inder Eigenschaftengruppe Darstellung Inaktiv projektiert.

Hinweis: Diese Projektierung der Sichtbarkeit erfolgt im Zustandselement.

11.2.15 Combo-/Listbox

Mit dem Dynamischen Element Combo-/Listbox verkniipfen Sie Werte von Variablen mit Texten. Diese
nutzen Sie auf zwei Arten:

» Wird ein Text zur Runtime ausgewahlt, andert sich der Wert der Variablen auf jenen Wert, der

mit diesem Text verknUpft ist.
» Erreicht die Variable einen der definierten Werte, wird der verkniipfte Text solange in der
Combobox/Listbox angezeigt, wie der Wert ansteht.

In diesem Tutorial soll die Funktionalitat dieses Elementes dazu eingesetzt werden, den Flillstand des
Lagertankes mit entsprechenden Werten aus einer Combobox zu befiillen. Als zweite Anwendung wird
eine Listbox projektiert, welche vordefinierte Temperaturen an den Temperaturfihler Gbergibt.
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Statische Combobox

Flr die Projektierung einer Combobox gehen Sie wie folgt vor:

» Offnen Sie das Bild Vorratstank.
» Wahlen Sie im Meni bzw. der Symbolleiste der Elemente den Eintrag Combo-/Listbox.

» Mitgedriickter linker Maustaste ziehen Sie nunim Bild Vorratstank den Rahmen fiir |hr
Element auf.
Positionieren Sie dieses Element iber dem (bereits projektierten) Zeigerinstrument fir die

Wassertemperatur. Achten Sie darauf, eine Hohe von mindestens 150 Pixel zu projektieren.
» In dem sich nun 6ffnenden Dialog Variablenauswahl wahlen Sie Vorratstank[1]. Fiillstand.

» Der Dialog zur Parametrierung lhrer Combobox 6ffnet sich:

Combo-fListbox
Eintrége I
b
Nr.  Wert Wertab... Text Funktion Variable |

Léschen Kopieren Mach oben Mach unten

Eintragseinstellung
Text

Wert
Wert absetzen

Funktion

Sichtbarkeitsvariable
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Hinweis: Wird der Dialog Eintrage nicht automatisch ge6ffnet, wechseln Sie in die
Eigenschaftengruppe Darstellung. Klicken Sie im Eigenschaftenfeld Eintrage: Hier klicken
->

» Durch Klick auf Neu wird ein neuer Wert in der Eintrageliste projektiert.
e Via Wert absetzen aktiv kbnnen Werte auf Variablen geschrieben werden

e Durch Auswahl von ... bei Funktion wird ein entsprechender Funktionsaufruf
ausgefuhrt

Hinweis: Wert und Funktion kdnnen unabhangig voneinander projektiert werden.

» Tragen Sie folgende Werte ein:

Wert Text

100 100 Liter
5000 5.000 Liter
10000 10.000 Liter
15.000 15.000 Liter
19500 19.500 Liter

» Gleichbleibende Projektierungsinhalte:

e als Sichtbarkeitsvariable geben Sie jeweils Vorratstank[1].Fullstand an.
Wert absetzen iSt aktiv

Fiir (nachtragliche) Anderungen Ihrer Projektierung:

» Waihlen Sie Ihr (bereits projektiertes) Combo-/Listboxelement aus

» Der Dialog zur Parametrierung wird in der Eigenschaftengruppe Darstellung via Hier

klicken -> im Eigenschaftenfeld Eintrage: gedffnet.

Statische Listbox

Flr die Projektierung einer Listbox gehen Sie wie folgt vor:

» Offnen Sie das Bild Vorratstank.

» Wahlen Sie im Meni bzw. der Symbolleiste der Elemente den Eintrag Combo-/Listbox.
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» Mitgedriickter linker Maustaste ziehen Sie nunim Bild Vorratstank den Rahmen fiir hr
Element auf.
Positionieren Sie dieses Element links nebem dem Symbol fiir den Vorratstank. Achten Sie

darauf, eine Hohe von 60 Pixel zu projektieren.

» In dem sich nun 6ffnenden Dialog Variablenauswahl wahlen Sie

Vorratstank[1]. Heizungselemente. Temperaturfiihler

» Der Dialog zur Parametrierung lhrer Listbox 6ffnet sich:

Combo-fListbox

Eintrége

Nr. Wert Wertab... Text Funktion Variable Abbrechen

Léschen Kopieren Mach oben Mach unten

Eintragseinstellung
Text

Wert absetzen

Funktion

Sichtbarkeitsvariable

» Tragen Sie folgende Werte ein:
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Bildelemente

Zzenon

0,5 Frost (0, 5°)

2,5 Frostgefahr (2,5°)

16 Normal (16 °)

55 Uberhitzungsgefahr (55 °)
99 Verdampfung (99 °)

Sichtbarkeitsvariable und Funktion werden in diesem Beispiel nicht projektiert. Nachdem Sie Ihre Werte
eingetragen haben sollte Ihre Projektierung wie folgt aussehen:

Combo-fListbox

Eintrége

Wertab... Text Funktion Variable

ia Frost Vorratstank[1]. Te...
ia Frostgefahr Vorratstank[1]. Te...
ia Mormal Vorratstank[1]. Te...
ia Uberhitzungsgefahr Vorratstank[1]. Te...
ia Werdampfung Vorratstank[1]. Te...

Léschen || Kopieren | | Mach oben || Mach unten |

Eintragseinstellung
Text

| | []wert absetzen

Funktion

Sichtbarkeitsvariable

Textfarbei bei Combo-/Listboxen

Die Textfarbe der Combo-/Listboxeintrage kénnen in Abhangigkeit zu Grenzwertfarben projektiert
werden.

Diese Einstellung wird im Eigenschaftenfenster projektiert:




» Wabhlen Sie lhre Listbox fiir die Wassertemperatur aus
» Wechseln Sie im Eigenschaftenfenster in die Gruppe Farben

» Weisen Sie unter Farben dynamisch im Eigenschaftenfeld Text-/Linienfarbe:

Vorratstank[1]. Temperaturfiihler durch Auswahl der Schaltflache ... zu.

PROJEKTIERUNGSANSICHT:

© o |[Worratstank[1]. Ten Morratstank[1]Fiills | - .
.. {00000 0..20000 . ~ =
- |’C Liter o - =

EE535 |-

O T S I T

Hinweis: Durch die geringe Hohe sind nicht alle Eintrdge dieser Listbox in der Runtime sichtbar. In
diesem Falle wird in der Runtime eine Scrollmoglichkeit angeboten.

11.2.16 Multibin

Mit dem Dynamische Element Multibin kdnnen Sie mehrere Zustiande definieren:

» eine Grafik abhadngig von Variablenwerten anzeigen
» Symbole einfarben

» Zustandstext ausgeben

» numerische Variablen und Binarvariablen verknipfen

» einen Schalter oder Taster fir die erste Variable darstellen, sofern die erste Variable eine

Binarvariable ist
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PROJEKTIERUNGSBEISPIEL:

Zur Veranschaulichung der Funktionalitdt des Dynamischen Bildelementes Multibin stellen Sie sich
folgende Problemstellung vor:

Fir Ihre Projektierung soll eine Leitung vom Brunnen zu den Vorratstanks fithren. Diese Wegstrecke ist
1.000 Meter lang. Im Abstand von 200 Meter soll eine Heizstation installiert werden, welche bei
Temperaturabfall die Heizung aktiviert. Diese Aktivierung ist auch via Schalter moglich. Es soll eine
Ubersicht projektiert werden, in der auch der Zustand der einzelnen Schalter als Text ausgegeben wird.
Ist eine Heizstation aktiv, soll dies grafisch angezeigt werden.

Vorbereitende Projektierung

Sie werden anhand der Aufgabenstellung weitere Funktionalitdten von zenon kennenlernen.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf

» Symbolbearbeitung
» Wiederverwendbarkeit

» mehrfachem Nutzen von bestehenden Projektierungen

NOTWENDIGE PROJEKTIERUNGSSCHRITTE:

Bevor Sie in diesem Tutorial das Dynamische Element Multibin projektieren kénnen, sind folgende
Schritte notwendig:

» Anlegen eines neuen Bildes (bereits projektiert).

» Anlegen eines Buttons in der Navigationsleiste (bereits projektiert).

» Anlegen einer Funktion zur Ansteuerung dieses Bildes (bereits projektiert).

» Projektierung einer Symbolvorlage und wiederholte Anwendung dieses Symboles in einem Bild.

» Projektierung des Elementes Multibin
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Symbolbearbeitung im Bild

Fir die geplante Projektierung wird nur ein Symbol, welches wiederum aus mehreren Symbolen
besteht, mehrfach verwendet. Eine Moglichkeit besteht darin, eine Muster-Symbolgruppe zu zeichnen
und dann via Copy+Paste in das Bild einzufligen.

Ilhre Projektierung verlauft jedoch effizienter, und vor allem weniger fehleranfallig, wenn Sie zuerst aus
verschiedenen Symbolen ein neues Symbol projektieren und dieses zukiinftig aus der Symbolbibliothek
anwenden. Sie werden in diesem Zusammenhang auch erstmals die Substitutions-Funktionalitat von
zenon kennenlernen.

Zuerst erstellen Sie sich aus vorhandenen Symbolen ein neues Symbol. Flihren Sie dazu folgende
Schritte aus:

Erstellen Sie ein neues leeres Bild und benennen Sie dieses z.B. temporiir.

» Projektieren Sie einen Schalter

e Wabhlen Sie als Variable Heizung Leitung[1l] .Heizungsschalter
» Projektieren Sie ein Zeigerinstrument

e Wahlen Sie als Variable Heizung Leitung[l].Temperaturfihler

» Projektieren Sie ein Combi-Element

o Fur den Bitwert 1 verwenden Sie das Symbol fire. Sie finden dieses Feuersymbol in
der Symbolgruppe International Symbols.

e Defaultzustand und Bitwert O erhalten kein Symbol
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Ordnen Sie lhre Projektierung nach untenstehender Grafik an. Die GesamtgroRe dieser Symbolgruppe
soll ca. 350 Pixel hoch und 250 Pixel breit sein:

40.0
o 0
15.0 @W‘w W"W.@g
e %, :
F % 900 |
4100 £ £100.0 |
100.0

zugeordnet ist.

Hinweis: Beim Combi-Element ist das Feuer-Symbol nicht sichtbar, da dem Defaultwert kein Symbol

EINFUGEN IN BESTEHENDE SYMBOLBIBLIOTHEK
>

Elemente ziehen.

Markieren Sie alle drei Symbole indem sie bei gedrlickter Maustaste einen Rahmen um die drei

130



» Wabhlen Sie aus dem Kontextmen(i Symbol ->Eingebettetes Symbol erzeugen.

» Wenn Sie nun das Kontextmeni aufrufen kdnnen sie den "neuen" Befehl Einfiigen in

Symbaol L4 :_'_: Eingebettetes Symbol erzeugen
Element Position P2 Aufldsen

Anordnen L4 5% In Einzelbearbeitungsmodus wechseln

'
i
2

Einfdgen in existierendes eingebettetes Symbol...

Ausschneiden Umschalt=Entf Einfugen in Symbolbibliothek...

5 [ =<

Kopieren SEQ=C [+ 0

Loschen L D S S S R S
| Format ubertragen S

Vollbildmodus UmMSChalf+Fg | - - - - @ @ o s e

% Bild/Symbol neu zeichnen Ll

V| Rasteranzeigen b

| |BEsETE S R N I I I
‘B Fangpunkte verwenden R N I I I
Zoomen Bl

Screenshot aktuelles Bild/Symbol drucken - 0 0 s

Vektorgrafik einfugen... S

. Eigenschaften... AESEiRgabe [ ¢

@) e I A S S S S S DS

» Wabhlen Sie anschlieRend in dem sich 6ffnenden Dialog den Speicherort Ihres "neuen" Symboles.

Fiir dieses Tutorial wahlen Sie die Projektbibliothek.

Y Info

Nach Hinzufiigen lhres Symboles in eine Symbolbibliothek kénnte die Bildvorlage
tempordr auch geldscht werden. In zenon besteht keine tatséichliche Verkniipfung
zwischen Bild und Symbol. Sie kénnen dieses Bild aber fiir spdtere Symbolprojektierungen

verwenden.

Mehrfachnutzen durch Verkniipfungsregeln

Sie verfligen nun Uber ein selbst erstelltes Symbol. Dieses Symbol beinhaltet drei verschiedene
Bildelement und zwei Variablen.

» Offnen Sie nun lhr (bereits projektiertes) Bild Leitungsiibersicht.
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» Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Bilder und dort die Projekt-Symbolbibliothek.

Hinweis: Sie sollten in der Projekt-Symbolbibliothek Ihr vorhin erstelltes Symbol sehen.

Im nachsten Schritt wenden Sie dieses Symbol insgesamt neun Mal auf einem Bild an.

Ihr projektiertes Symbol in der Symbolbibliothek dient dabei als Muster. Alle in diesem Symbol
enthaltenen Elemente, Variablen und Funktionen werden bei der Projektierung automatisch
Ubernommen.

Machen Sie mit der Projektierung weiter:

» Via Drag+Drop ziehen Sie Ihr Symbol in das ge6ffnete Bild Leitungsitibersicht.

» Der Dialog verkniipfungsregel bearbeiten Offnet sich automatisch.

Kenfiguration | 2 |
Verknipfungsregel bearbeiten |
Verknipfungsregel
Quelle {mit "= oder '?') ersetzen durch
Tank1* Tank2

alle Variablen, die mit Tank1 beginnen, werden durch Tank2 ersetzt
z.B: Tank1.Temperatur durch Tank2, Temperatur

(@) Mame

() Kennung

Grofi-fkleinschreibung beachten
|:| zusammengesetzte Namen
Vorschau

auf die durch die Quell/Ziel-Texte zu ersetzenden Variablen und Funktionen

Quelle Ziel

. Heizung Leitung[1].Schalter einfaus Heizung Leitung[1].Schalter einfaus
. Heizung Leitung[1]. Temperatur Heizung Leitung[1]. Temperatur

» Bestdtigen Sie diesen Dialog bei lhrem ersten Symbol mit ok.
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Substituierung von Symbolen

Diese Anwendung eines Elements bzw. Symbols aus einer Symbolbibliothek fiihrt dazu, dass jede
Positionierung Ihres Symboles mit den in der Vorlage projektierten Variablen angelegt wird. Sie hatten
also neun Mal den Schalter sowie den Temperaturfiihler fir die erste Heizstation projektiert.

Eine kurzfristige Losung besteht darin, das Symbol aus der Symbolbibliothek ohne Variablen und
Funktionen zu projektieren und diese dann im Bild einzeln zuzuordnen. Dieser Workaround stof3t jedoch
bei komplexeren Projektierungen sehr schnell an seine Grenzen. Auch spitere Anderungen miissten pro
Symbol einzeln nachgezogen werden.

Fir lhr erstes Symbol sind die im Symbol hinterlegten Variablen noch korrekt.
Um jedoch in weiterer Folge auch die richtigen Variablen zuzuordnen fiihren Sie folgende Schritte aus:

» Ziehen Sie via Drag+Drop das Mustersymbol nochmals in lhr Leitungstibersichtsbild.
» Fir dieses zweite Symbol tragen Sie jedoch im Eingabefeld Quelle Heizung Leitung[1 ein
» ImFeldersetzen durch tragen Sie Heizung Leitung[2 ein.

» Wiederholen Sie diesen Schritt noch zwei Mal. Als Ersetzungsregel wahlen Sie:
e Heizung Leitung([3 fUr die dritte Symbolgruppe
e  Heizung Leitung[4 fUr die vierte Symbolgruppe

Benutzen Sie die Menlileiste Ausrichtung um die erste Zeile lhrer Projektierung auszurichten. Sie
sollten nun lhr Symbol vier Mal nebeneinander in der oberen Halfte Ihres Bildes angeordnet haben.

Eigenschaften aus Verkniipfungen freigeben

Um verkniipfte Symbole optimal nutzen zu kénnen, ist es manchmal erforderlich, einzelnen
Eigenschaften von Symbolelementen individuelle Werte zuzuweisen.

Mit dieser Funktion kdnnen Sie zum Beispiel die Eigenschaft Tooltip freigeben. Wenn das Symbolin
ein Bild gezogen wird, ist die Eigenschaft Tooltip individuell fiir jede Heizstation einzeln dnderbar. Diese
Funktionalitat steht fiir alle Eigenschaften zur Verfligung.
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Um den Tooltip lhres Eingebetteten Symboles freizugeben fiihren Sie folgende Schritte aus:

>

>

v

v

v

v

v

Wechseln Sie im Projektmanager in den Knoten Bilder.
Wahlen Sie aus der Projekt-Symbolbibliothek lhr Eingebettetes Symbol in der Detailansicht.

Via Doppelklick 6ffnen Sie das Symbol .
Hinweis: Achten Sie bei Symbolen mit eingebetteten Symbolen darauf, das Hauptelement

auszuwahlen.
Wahlen Sie im Hauptfenster das Schaltersymbol aus.

Wechseln Sie in die Eigenschaftengruppe Allgemein und vergeben Sie als Elementname:

Tooltip Heizungsstationen.
Fiillen Sie im Eigenschaftenfenster die Eigenschaft Tooltip: mit Heizungsschalter Station aus.

Ziehen Sie nun das Wort Tooltip: aus dem Eigenschaftenfenster (Eigenschaftengruppe

Runtime) via Drag+Drop in die Leiste des Hauptfenster unter dem ge6ffnetem Symbol.

& Eingebettetes Symbol_2 - BASISPROJEKT X

40.0

Elementname # | Freigegebene Eigenschaft
r

Tooltip Heizungsstationen Tooltip / Runtime

SchlieSen und speichern Sie das Symbol.
Wechseln Sie zum Bild Leitungstibersicht.

Wahlen Sie ein (zusammengesetztes) Symbol und wechseln wechseln Sie im
Eigenschaftenfenster zur Eigenschaftengruppe Runtime.
Hinweis: An der Stelle, wo normalerweise der Tooltip eingetragen wird fehlt das

entsprechende Eigenschaftenfeld. Dafiir findet sich lhr freigegebenes Element am Ende der
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Eigenschaftenhilfe.

Eigenschaften: Verkndpftes Symbol: Eingebettetes Symbol_2_2 - Bild: Leitungsdbersicht - Projekt: BASISPROJEKT
BEENS || e | Bl B |cELEaliFE Sl )

) Darstellung

) Verkndpfungsregel

(=] 5_Tooltip Heizungsstationen

Y Info

$_Tooltip Heizungsstationen
Tooltip / Runtime:  Heizungsschalter Station

Wenn Sie vor der Freigabe einen neutral gehaltenen Text fiir den Tooltip projektieren

wird dieser auf Ihre bisherige Projektierung automatisch angewandt.

UM EIN FREIGEGEBENES ELEMENT WIEDER ZU SPERREN:

» wahlen Sie im Hauptfenster den Elementnamen bzw. die freigegebene Eigenschaft.

» Im Kontextmen( wahlen Sie selektierte Eigenschaft entfernen.

Elementname # | Freigegebene Eigenschaft
r r
{ Schalter_1_1 Tonkin { Buntin i
Selektierte Eigenschaft entfernen Entf

%} Rickgdngig

@) Hilfe

Strg+Z

F1

Linked Symbol Wizard

Um frei gegebene Eigenschaften tibersichtlich und bequem bearbeiten zu kénnen, steht Ihnen der
Linked Symbol Wizard zur Verfligung: flihren Sie im Bild einen Doppelklick auf ein Symbol aus, das:

» im Bild verknlpft ist und

» (ber frei gegebene Eigenschaften verfligt
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der Linked Symbol Wizard 6ffnet sich

e

Select an element in the symbol:

Please note that all changes are
j saved automaticallv!

| $_Tooltip Heizungsstationen

Sele_c_t the exported property to
Tooltip / Runtime, (Tookip)

» wahlen Sie die zu dndernde Eigenschaft

» geben Sie den neuen Wert ein

Hinweis: Jede Anderung wird sofort iibernommen!

» SchlieBen Sie den Wizard mit Klick auf Exit

Sichtbarkeitsebenen

Ahnlich wie in CAD-Programmen kdnnen im Editor Sichtbarkeitsebenen definiert und einzelnen
Elementen zugewiesen werden. So lassen sich bei komplexen Bildern nicht bendtigte Elemente einfach
ausblenden und jederzeit wieder einblenden. 15 Sichtbarkeitsebenen stehen zur Verfiigung. Die
Zuweisung einer Ebene erfolgt Gber die Eigenschaft Sichtbarkeitsebene im Knoten Allgemein. Das
Aktivieren und Deaktivieren von einzelnen Ebenen erfolgt Giber die Schaltflaichen der Symbolleiste
Sichtbarkeitsebenen:

Blenden Sie zuerst die Symbolleiste sichtbarkeitsebenen ein.
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Gehen Sie dazu in die Menlileiste Optionen => Symbolleisten => Sichtbarkeitsebenen.

Optionen | Fenster Hilfe

Einstellungen...

Editorprofile verwalten

V| status Zeile
E@ Projektmanager
@ Querverweisliste
}E Eigenschaftenfenster

@ Eigenschaftenhilfe

Ausgabefenster

Symbolleisten
Update Windows CE Runtime...

Taschenrechner

IR

Mak...

=T

SITCP32 - 57T TCP-II

UTTACSCETTR[L [ ADTTOSS = CEMTUTTg
‘orratstank[1].Fillstand
‘orratstank[2]. Temperaturfihler
‘orratstank[2].Zufluss - Leitung
‘orratstank[2].Zufluss - Schalter
‘orratstank[2].Abfluss - Schalter
‘orratstank[2].Abfluss - Leitung
‘orratstank[2].Fallstand

Motor

Y Info

Sichtbarkeitsebenen wenden lhre grafische Projektierung jeweils auf die gewdhlte Ebene

an.

<
@
a
o

v Ausrichtung
v | Rem ote-Transport

<=

V' | Runtime-Dateien

<

Editorprofile
VBA-Makros

-

Andockbare Fenster

Report Generator

Production & Facility Scheduler
V' | sichtbarkeitsebenen

V' | Elemente

137



Arbeiten mit Sichtbarkeitsebenen

AbschlieBend projektieren Sie noch die Pipeline in Ihrer Leitungslbersicht. lhre Rohrleitung sollte fertig
projektiert in etwa so aussehen:

itun,

Heizung 2 aktiv

e 65.0
15.0
90.0
-10.0 100.
-10.0

L0

(E

40.0
16.0

soaf

-10.0

66.0

90.0
100.0

soaf

g0 B6.0
160 M

90.0
100.0

-10.0

850
16.0
00 _

40.0

90.0
100.0

-10.0

400
150 5.0
00 :

90.0
100.0

-10.0

400
150 5.0
00 _

90.0
100.0

-10.0

s

.

N

[

Fiihren Sie folgende Schritte aus, um eine Pipeline mit Hilfe von Sichtbarkeitsebenen zu zeichnen:

» Offnen Sie Ihr Bild Leitungsiibersicht im Hauptfenster.
» Schalten Sie dieses Bild in den Vollbildmodus.
» wahlen Sie das Symbol Rohrleitung in der Symbolleiste Elemente oder in der Dropdownliste

Elemente
L
e wahlen Sie im Hauptfenster den Startpunkt mit einem Klick der linken Maustaste
o ziehen Sie die erste Teilstrecke

setzen Sie mit einem einfachen Mausklick (links) einen ersten Eckpunkt
ziehen sie weitere Linien und setzen Sie Eckpunkte

ein Doppelklick oder Driicken von Esc setzen den Endpunkt

Markieren Sie Ihre Rohrleitung und wéhlen Sie Hintergrund aus dem Kontextmenu

Element Position.

Hinweise:
Form, Grof3e und Position sind jederzeit &nderbar durch Ziehen an den Eckpunkten
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oder Bewegen des Elements. Halten Sie beim Ziehen die umschalttaste gedriickt,
so sind ausgehend von der urspriinglichen Position nur horizontale oder vertikale
Bewegungen maoglich

» Im Eigenschaftenfenster wahlen Sie in der Eigenschaftengruppe A11gemein bei

Sichtbarkeitsebene: 1.

ANZEIGE VON SICHTBARKEITSEBENEN

Betrachten Sie nun nochmals lhre Bildprojektierung.

Wenn Sie in der Symbolleiste der Sichtbarkeitsebenen zuerst die Schaltflache fiir a11e
Sichtbarkeitsebenen unsichtbar machen driicken und dann die Ebene 1 durch Mausklick auf die
Schaltflache 1 der Symbolleiste aktivieren sehen Sie nur Ihre Pipeline.

Wahlen Sie jedoch Ebene 0 aktiv und Ebene 1 nicht aktiv so sehen Sie Ihre Heizstationen ohne Pipeline.

Y Info

Sichtbarkeitsebenen haben in der Runtimeansicht keine Auswirkung.

Praxistipps Sichtbarkeitsebenen

ACHTUNG:

Wenn Sie Sichtbarkeitsebenen ausblenden, vergessen Sie nicht diese wieder einzublenden. Wenn Sie
z.B. im Bild Leitungstbersicht alle Sichtbarkeitsebenen bis auf Ebene 2 ausblenden, so ist auch im
Bild Vorratstank nurmehr die Ebne 2 sichtbar. In diesem Tutorialsbeispiel wiirde dies dazu fiihren,
dass Sie im Bild Vorratstank keine Inhalte mehr sehen. Erst wenn Sie in der Symbolleiste
Sichtbarkeitsebenen via Alle Sichtbarkeitsebenen sichtbar machen wieder alle Ebenen
einblenden, sind auch lhre bisherige Projektierungsinhalte wieder sichtbar.

Projektierung des Elementes Multibin

Fiir die Projektierung eines Multibin-Elementes fihren Sie folgende Schritte aus:
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Offnen Sie das Bild Leitungsiibersicht.

Wahlen Sie im Menl bzw. der Symbolleiste der Elemente den Eintrag Multibin-Element.

Mit gedriickter linker Maustaste ziehen Sie nunim Bild Leitungsiibersicht den

Rahmen fur lhrMultibin-Element auf.

Positionieren Sie dieses Element (iber der ersten Reihe mit den vier Symbolen.

In dem sich nun 6ffnenden Dialog Variablenauswahl wahlen Sie Heizung Leitung[1]. Heizungsschalter

Es 6ffnet sich der Dialog zur Parametrierung des Multibin-Elements

Kenfiguration

Multibin

Darstellungsart
() Grafikdatei
(@) Zustandstext und Bildsymbol
- kein Symbol -—
Zustandstext anzeigen
[ Fiillfarbe einstellbar

Optionen
Status anzeigen
[~ Nur Fiillfiache einférben

Fiillfarbe beim Blinken

Zustand 0 (LOW)
Zustandstext

Keine Heizung aktiv!
Textfarbe und Symbolfiillfarbe

|

Schalter Einstellungen
(@) Nur lesen
() Schalter
- () Taster EIN
(") Taster AUS
Haltezeit in ms
o =
Berechtigungsebene
0 =

[ Blinken aller Variablen beriicksichtigen

Tastenkombination

Weitere Zustande (Mumerischer Wert oder HIGH fiir Bin&rvariable)

0000000000000001
0000000000000001
0000000000000001

Heizung Leitung[1].Schalter einfaus
Heizung Leitung[2] . Schalter einfaus
Heizung Leitung[3].Schalter ein/aus
Heizung Leitung[4]. Schalter einfaus

|.m

HE®

| »

Heizung 4 aktiv

Textfarbe und Symbolfiillfarbe

[ |

0000000000000001 Heizung Leitung[5].Schalter einfaus
0000000000000001 Heizung Leitung[s].Schalter einfaus i
i Taatututalululatulutalalatuk] Ui imim | midn smm T T O b mlbmier miem Fmi i
15 8 7 a
. Wert
Zustandstext

Abbrechen

o
~ —
III ‘B@
—

Hilfe
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Parametrierung des Multibin-Elements

Bei der Parametrierung des Elements Multibin definieren Sie zuerst einen Defaultzustand, anschlieSend
Schritt-flr-Schritt-Zustande.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

» Markieren Sie lhr (bereits) projektiertes Multibin Element

» Wechseln Sie im Eigenschaftenfenster in die Eigenschaftengruppe Darstellung

» WahlenSie 8 - Legende als Schrift

» Offnen Sie den Konfigurationsdialog durch Klick auf . . . in der Eigenschaft Konfiguration

» Parametrieren Sie Ihr Multibin-Element nach folgenden Vorgaben:

Zustandstext und Bildsymbol als Darstellungsart
Zustandstext anzeigen aktiv
Status anzeigen aktiv

Keine Heizung aktiv! als Zustandstext im Eingabefeld zustand 0 (LOW)

» Fir die Parametrierung der weiteren Zustande:

Durch Betatigung der Schaltflache ... 0Offnet sich die Variablenauswabhl.
Hinweis: Sie kbnnen bei gedrickter st rg-Taste mehrere Variablen auswéhlen. Zum
Hinzufligen weiterer Variablen betatigen Sie erneut die . . .-Schaltflache.

Parametrieren Sie lhre einzelnen Variablen indem Sie diese markieren, als
Zustandstext jeweils Heizung n aktiv eingeben und als Textfarbe jeweils ein
kraftiges Rot wahlen.

Projektierungsbeispiel:

Markieren Sie die erste Variable

Flgen Sie Heizung 1 aktiv in das Eingabefeld zustandtext

Wahlen Sie ein kraftiges Rot als Textfarbe und Symbolfullfarbe

Markieren Sie die zweite Variable

Markieren Sie die erste Variable

Flgen Sie Heizung 2 aktiv in das Eingabefeld zustandtext

Wabhlen Sie ein kréftiges Rot als Textfarbe und Symbolfiillfarbe
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Kenfiguration

Multibin

-

O
Darstellungsart Schalter Einstellungen
() Grafikdatei (@) Mur lesen Abbrechen
(@) Zustandstext und Bildsymbol () Schalter
- kein Symbol — - () Taster EIN Hilfe
Zustandstext anzeigen L IEEEr OIS
[ Fiillfarbe einstellbar Haltezeit in ms
0 =
Optionen =
Status anzeigen Berechtigungsebene
[~ Nur Fiillfiache einférben 0 =
[ Blinken aller Variablen beriicksichtigen =
Fiillfarbe beim Blinken Tastenkombination
=
Zustand 0 (LOW)
Zustandstext

Keine Heizung aktiv!
Textfarbe und Symbolfiillfarbe

|

Weitere Zustande (Mumerischer Wert oder HIGH fiir Bin&rvariable)

0000000000000001 Heizung Leitung[1].Schalter einfaus -
0000000000000001 Heizung Leitung[2] . Schalter einfaus

0000000000000001 Heizung Leitung[3].Schalter einfaus
i i 4].Schalter ein/aus
0000000000000001 Heizung Leitung[5].Schalter einfaus

o
= ]

0000000000000001 Heizung Leitung[s].Schalter einfaus i
i Taatututalululatulutalalatuk] Ui imim | midn smm T T O b mlbmier miem Fmi i
15 8 7 a
! Wert
Zustandstext

Heizung 4 aktiv

Textfarbe und Symbolfiillfarbe

[ |

» Projektieren Sie abschlieBend in der Eigenschaftengruppe Runtime einen Tooltip mit dem

Eintrag Visualisierung Zustand der Leitungsheizung.

12. Mehrfachnutzen durch Substitution

Sie haben in diesem Tutorial schon 6fters von einem zweiten Vorratstank gelesen. Jedoch wurde dieser
bisher weder als Bild angelegt, noch wurden Projektierungsschritte fir diesen zweiten Tank getatigt.

Dank der Substitution missen gleiche Strukturen nicht mehrfach projektiert werden. Sie projektieren
nur eine neue Funktion und wenden diese auf ein bestehendes Bild an. zenon erkennt diesen
"Mehrfachnutzen" und bietet bei der Funktionserstellung automatisch einen Filter-Dialog an. In diesem
Dialog kénnen dann die Anderungen bzw. Substitutionen parametriert werden.
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SUBSTITUTION:
» Projektieren Sie eine neue Funktion vom Typ Bildumschaltung.
» Wahlen Sie im Dialog Bildauswahl das (bereits projektierte) Bild Vorratstank 1 aus.
» DerDialog Filter wird gedffnet.

» Parametrieren Sie nun die Ersetzungsregeln.
In diesem Beispiel soll der gesamte Inhalt von Vorratstank 1 auf Vorratstank 2 substituiert

werden:
e Geben Sie in das Quell-Feld (=Tank1*) Vorratstank[1 ein
e Geben Sie im Ziel-Feld (= Tank2) Vorratstan[2 ein

» Bestatigen Sie Ihre Projektierung durch Klick auf die Schaltflache ox.

» Bestatigen Sie den Folgedialog
"Quellvariablen wurden noch nicht durch die Zielbvariablen ersetzt! Jetzt ersetzen?"

mit der Schaltflache Ja.

Wenden Sie abschlieBend die soeben erstellte Funktion auf den (bereits projektierten) Button
Vorratstank 2 an.

» Wechseln Sie dazu zu den Bildern
» wahlen Sie das Bild Navigationsleiste und

» wenden Sie die Funktion go_to Vorratstank 2 auf den Button an

(via Drag&Drop bzw. Eigenschaften des Buttons)

12.1 Tipps zur Substitution

Um die Moglichkeit der Substitution optimal anwenden zu kénnen beachten Sie bitte folgende
Hinweise:

» Nutzen Sie Struktur-Datentypen.
» Achten Sie auf eine kurze pragnante Benennung lhrer Variablen.

» Beachten Sie bereits bei der Benennung die Moglichkeit der Substitution. Diese Benennung

sollte eindeutig und leicht substituierbar sein.
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» Projektieren Sie zuerst ein Bild als Vorlage, welches Sie spater nach Fertigstellung via Funktion

beliebig oft wiederverwenden.

13. Bildtypen

Fiir spezielle Aufgaben bietet zenon eine Reihe besonderer Bildtypen an. Nach Auswahl eines speziellen
Bildtyps stehen im Meni Kontrollelemente alle Bedienelemente fiir den jeweiligen Bildtyp zur
Verfligung. Der Menipunkt Vorlage einfligen 6ffnet einen Auswahldialog zum Einfligen vordefinierter
Layouts mit bestimmten Kontrollelemente an definierter Position.

& Achtung

Wird ein Bild vom Typ Standard auf einen speziellen Typ gedndert, so ist der neue Bildtyp

fest mit dem Bild verbunden und kann nicht mehr gedindert werden.

13.1 Projektierung von Speziellen Bildtypen
Zum Anlegen eines speziellen Bildtypes fihren Sie folgende Schritte aus:

» Erstellen Sie ein neues Bild

» Wahlen Sie den entsprechenden Bildtyp in der Eigenschaftengruppe A1 1gemein, im

Eigenschaftenfeld Bildtyp:
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Allgemein
MName:
Bildtyp:
Schablone:

Hintergrundfarbe:

Alarmmeldeliste_ungefilter

Standard

Alarmmeldeliste

Alarmmeldeliste Filter
Archiv-Machbearbeitung
Batch Control
Chronologische Ereignisliste

[¥ Sichtbar unter CE Chronologische Ereignisliste Filter
. . Energy Management Systemn

Dateiname: Erweiterter Trend

rd HTML

Anlagengruppen:

Hintergrundgrafik

Grafikdatei:

Ausrichtung:

<keine Datei>

Industrial Maintenance Manager
Industrial Performance Analyzer
Keyboard

Login

Meszage Control

MNotizbuch

Production & Facility Scheduler
Report Generator

Report Viewer
Rezeptgruppen-Manager
57-Graph

Standard

Standard-Rezepte
Variablen-Diagnose

Video

Welthild-Ubersicht

Zeitfilter

Hinweis: Alternativ kénnen Sie auch in der Detailliste, in der Spalte Bildtyp die Dropdownliste

nutzen.

Name

Alarmmeldeliste
Brunnen

CEL

Detail Motor
Gesamtabersicht
Leitungsibersicht
MNavigationsleiste
Reservebild
Variablen-Diagn...

Vorratstank

» Projektieren Sie neue Bilder nach folgenden Vorgaben:

i

# | Schablone
r r
Main

Bildtyp

Alarmmeldeliste

Alarmmeldeliste Main
Alarmmeldeliste Filter Main
Archiv-Nachbearbeitung | Main
Batch Control

Chrenelogische Ereignisli
Chrenelogische Ereignisli
Energy Management Syst| V1ain
Erweiterter Trend Main
HTML Main

Tndnctrial Maintenance b,

Mavigation

Hinweis: Alle zu projektierenden Bilder nutzen die Schablone Main.

Die Spalte Tooltip ist fir die darauffolgende Projektierung der Buttons in der Navigationsleiste

gedacht.

Name

Alarmmeldeliste
CEL

Diagnose Variablen

Bildtyp

Alarmmeldeliste
Chronologische Ereignisliste

Variablen-Diagnose

Tooltip:

Alarmmeldeliste
Chronologische Ereignisliste

Variablen-Diagnose
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WEITERE PROJEKTIERUNGSSCHRITTE

Wechseln Sie zurlick zum (bereits projektierten) Bild Navigation und erstellen Sie fiir die neu angelegten
Bilder entsprechende Buttons.

Reload | Runtime beenden
Alt1 = AltQ

Detailansicht Motor - | Detailansicht V k|- Leitungsiib

£0358060c0000 Tempo : WorldView | Variablen.Diagnose CEL Alarmmeldeliste

13.2 Inhalte von Speziellen Bildtypen
Nach Anlage von Speziellen Bildtypen erfahren Sie in diesem Schritt, wie Sie diese mit Inhalten befillen.

Befillen Sie nun Ihre Bilder des Typs Variablen-Diagnose, CEL und Alarmmeldeliste indem Sie in der
Mentileiste => Kontrollelemente => Vorlage einfiigen... auswahlen.

Fiihren Sie dazu die folgenden Schritte aus:

» Markieren Sie im Projektmanager den Knoten Bilder.
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» Offnen Sie in der Detailliste via Doppelklick das enstprechende Bild mit einem Doppelklick.

» Wahlen Sie aus der Meniileiste Kontrollelemente -> Vorlage einfiigen...

K it |Optionen Fenster

Vorlage einfigen...

Alarmmeldeliste
Anzeige: Eingestellter Filter

Filter...
Quittieren/Laschen 4

Stopp/Weiter
Schlieken
Drucken

Drucken mit Dialog...

Anzeige: Verknipfte Funktion
Funktion ausfihren

Hilfe aufrufen

Anzeigen 4
Mavigation 4
Filterprofile 4

» Wahlen Sie im Dialog vorlage auswihlen die entsprechende Vorlage.

-- Standard
=} Scada 1024

(=) Scada 1920
Standard

Bildschirmauflosung der Vorage: 1520 x 1080
(Projeldiert: 1680 x 1050)
Mindestgrake fur Vorage: 1874« 882 (Schablone: 1680 x 1050)

Standardvorage fur die Alarmmeldeliste.
Optimiert fir Mausbetrieb auf SCADA-Systemen.

[] Bestehende Bildelemente laschen [Ubernehmen ] I Abbrechen ] I Hife

Hinweis: Alternativ dazu konnen Sie auch einzelne Bausteine dieser vorgefertigten Vorlage einfugen.
Diese sind in der Auswahlliste unter vorlage einfiigen. .. aufgelistet.

DER RICHTIG ZEITPUNKT

Das Einfiigen von Vorlagen bezieht sich immer auf jene Inhalte, welche zum Zeitpunkt des Einfiigens bereits

projektiert sind. Spdter hinzugefiigte Projektierungen wie z.B. Variablen werden nicht automatisch
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nachgezogen. Es wird daher empfohlen, die Inhalte von speziellen Bildtypen zu einem méglichst spdten

Zeitpunkt der Projektierung durchzufiihren.

13.3 Funktion Bildumschaltung auf Bildtypen

Mithilfe der Funktion Bildumschaltung auf ein Bild vom Typ Alarmmeldeliste Filter, Chronologische
Ereignisliste Filter und Zeitfilter wird Ihnen der Bildfilter-Dialog angezeigt.

Mit den Bildfiltern haben Sie die komfortable Méglichkeit individuelle Filterseiten zu gestalten. Sie
kénnen dazu nicht nur die vordefinierten zenon Dialoge verwenden sondern kdnnen Sich eigene
Filterdialoge zusammenstellen. Diese kdnnen Sie nach Gesichtspunkten wie Touchbedienbarkeit,
Filterung nur von speziellen Bereichen, Sprachumschaltbarkeit usw. gestalten.

Y Info

Spezielle Bildtypen miissen auch bei mehrfachem Einsatz nur ein Mal erstellt werden.
Uber die Filter der Funktion Bildumschaltung kénnen diese jeweils mit verschiedenen

Daten gedffnet werden.

13.3.1 Funktion Bildumschaltung auf spezielle Bildtypen

Die Projektierung der Bildumschaltefunktion erfolgt gleich, wie bei Standard-Bildtypen. zenon erkennt
automatisch, dass als Ziel ein spezieller Bildtyp angegeben ist. Bei der Projektierung lhrer Funktion wird

automatisch der Filterdialog im Editor aufgeschalten.

Fiihren Sie folgende Schritte aus:

» Erstellen Sie eine Bildumschaltefunktion auf Ihre (bereits projektierten) Bildtypen
e Alarmmeldeliste
Funktionsname: switch-screen_Alarmmeldeliste

« CEL
Funktionsname: switch-screen_CEL
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e Variablen Diagnose
Funktionsname: switch-screen_ Variablen-Diagnose

» In dem sich automatisch 6ffnenden Dialog Filter aktivieren Sie jeweils Diesen Dialog zur
Runtime anbieten. Dadurch wird in der Runtime die Moéglichkeit geboten, die

Filtereinstellungen vorzunehmen.

Algemein |Zert I Spalteneinstellungen I Text I Status I Anlagenmodellierung

Variablenfitter
Varablenname Kennung:

i A
[~ Grok-/Keinschreibung beachten

Runtime-Einstellungen Datenherwnft
[ Liste angehalten aufschalten @ Ringpuffer
Diesen Dialog zur Runtime anbieten (7) Historische Daten
Maximale Anzahl

m Relativzeiten anzeigen (relativ zum selektiertten =
Eintrag) -

Alarm,/Ereignis-Gruppen/Klassen, Alambereiche
Alarm,/Ereignis-Gruppen Alarm/ Ereignis-Klassen

Alambereiche

- Alle Alammbereiche

» Ist Diesen Dialog zur Runtime anbieten deaktiviert wird in der Runtime sofort mit den (im Editor)

vorgegebenen Filtereinstellungen zum jeweiligen Bild umgeschaltet.

Hinweis: Wird der Filterdialog im Editor nicht automatisch ge6ffnet so kdnnen Sie diesen im
Eigenschaftenfenster in der Eigenschaftengruppe A11gemein durch Betadtigung der Schaltflach ... des
Eigenschaftenfeldes Parameter: erneut aufrufen. Der Filterdialog erscheint im Anschluss an den
Variablenauswahldialog.

13.3.2 Anwendung der Funktion

Wenden Sie die soeben erstellten Funktionen auf die Buttons Ihrer Navigationsleiste an:
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» Offnen Sie dazu im Projektmanager den Knoten Bilder.
» Via Doppelklick 6ffnen Sie das Bild Navigaitonsleiste im Hauptfenster.

» Ziehen Sie die entpsrechende Funktion via Drag+Drop Uber den dazugehorigen Button.

13.4 Eigene Bildtypen
Die Erstellung eines eigenen Bildtypes ist denkbar einfach. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

» Projektieren und Parametrieren Sie ein Bild nach Ihren Vorgaben.
» Nach Finalisierung lhres Bildes wahlen Sie im Kontextmeni vVorlage fiir Bildtyp erzeugen. ..

» In dem sich nun 6ffnenden Dialog kénnen Sie ihr Bild als Bildtyp abspeichern.
PROJEKTIERUNG EINES EIGENEN BILDTYPES
Wenn Sie ein Bild basierend auf lhrem eigenen Bildtyp aufbauen wollen gehen Sie wie folgt vor:

» Erstellen Sie ein neues Bild.
» Behalten Sie den vorgeschlagenen Bildtyp Standard.

» Offnen Sie Ihr Bild im Hauptfenster durch Doppelklick des Bildernamens in der Detailansicht.
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» Flgen sie via Menlizeile Kontrollelemente und Vorlage einfiigen. .. eigene Inhalte ein.

» In dem sich nun 6ffnenden Dialog wahlen Sie die entsprechende Vorlage aus.

— ]
¢ s S ==

B+ Vorlagen
==} Folderd - B
IE‘ Motor

[ Vomatstank

Bildschirmauflosung der Vorage: 1680 x 1050
(Projeldiert: 1680 x 1050)
Mindestgrake fur Vorage: 1530 550 (Schablone: 1680 x 850)

[] Bestehende Bildelemente laschen | Ubernehmen | I PR ] I i

» Die Vorlage wird auf Ihr neues Bild angewandt.

Y Info

Sie kénnen pro Bildtyp mehrere Visualisierungen abspeichern. Nutzen Sie diese
Modglichkeit zur Optimierung an verschiedene Systeme und Bildschirmauflésungen indem

Sie mehrere Lésungen anbieten.

14. Runtime (Onlinebetrieb)

zenon besteht aus

» der Projektierungsumgebung, dem Editor,

» und der Runtime

Projekte werden im Editor erstellt, das Bedienen und Beobachten erfolgt in der Runtime.
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Die Runtime / Laufzeitumgebung lasst Projekte plattformunabhéangig ablaufen, das heiRt, unabhangig
von der verwendeten Hardware und dem Betriebssystem. Eine Laufzeitumgebung stellt die ,,Plattform”
dar, in der die Projekte ablaufen. Die Runtime benétigt zum Ablauf keine Entwicklungsumgebung.

14.1 Runtime starten
Die Runtime kann auf mehrere Arten gestartet werden:

1. Durch Anklicken der Schaltfliche Runtime starten in lhrem Editor

2. Im Start-Menii in der Programmgruppe Programme/COPADATA/zenon711 Uber den Eintrag zenon

Logic Runtime

3. Durch Driicken des Buttons Runtime im zenon Startup Tool

4, Mit der Taste F5 aus dem Editor

A Achtung

Wenn Sie die Runtime aus dem Editor starten vergessen Sie nicht, lhre Runtimedaten zu

sichern [F7].

Wenn Sie Projektierungen im Editor durchfiihren, wahrend Sie die Runtime ged6ffnet haben,
aktuallisieren Sie Ihre Projektierung durch Driicken des (bereits projektierten) Buttons Reload.

14.2 Arbeiten in der Runtime

Nachdem die Runtime gestartet wurde, werden nun zwei Bilder geladen.

Zuerst die Gesamtiibersicht (weil diese in der Konfiguration des Projekts automatisch als Startbild
eingetragen wurde) und dann das Bild Navigationsleiste (weil es (iber die Start-Funktion des
Startbildes aufgerufen wurde).

Zuerst erfahren Sie, wie Sie sich in einem bestehenden Runtime-Projekt zurechtfinden kénnen:
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» Klicken Sie irgendwo mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich des Bildes.
Wenn Sie die rechte Maustaste lange genug gedriickt halten, erscheint am Mauszeiger der Name
des Bildes.

» Bewegen Sie die Maus (iber einen Button oder ein Bildelement.

Hinter dem Mauszeiger wird der Tooltip angezeigt.

» Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf dasZahlenwert-Element fir die Betriebsart.

Links oberhalb des Elements wird nun der Name der damit verkniipften Variable angezeigt.

» Drilicken Sie in der Navigationsleiste den Button Runtime beenden und halten Sie diesen gedriickt:

die Buttonbeschriftung andert sich.

14.3 Runtime beenden

Um die Runtime zu beenden:

» Betdtigen Sie den Button Runtime beenden um die Runtime zu schlief3en.

» DrickenSiealt Q

v Info

Wenn noch kein Button zum Verlassen der Runtime definiert ist und auch die
Windows-Titelleiste nicht zur Verfiigung steht, ldsst sich die Runtime mit der

Tastenkombination Alt-F4 schlief3en.

14.4 Runtime konfigurieren

Die Einstellungen fiir die Runtime werden bereits bei der Projektierung im Editor vorgenommen. Fihren
Sie dazu folgende Schritte aus:

» Markieren Sie im Projektmanager den Projektnamen
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Nach Aufruf der Eigenschaftengruppe Runtime Einstellungen zeigt sich folgendes Eigenschaftenfeld:

Runtime Einstellungen

/| Treiber unsichtbar | Textexport als Unicode
Runtime-Dateien indizieren Mazx. Druckauftrage: 90
Hardisk Datenspeicherung
| HD-Daten aktiv | Trend und HD-Werte in Millisekunden

/| Daten Pufferung

Runtime Meldungen bei
Datenexport Dateien ersetzen
/| Fehlerhafter Eingabe /| Berechtigung nicht ausreichend
Y Info

Ist die Runtime Einstellung Systemtasten sperren aktivstehen die
Systemtasten auch in den restlichen Anwendungen auf dem betroffenen Computer
nicht mehr zur Verfligung.

14.4.1 Keyboardbild verwenden

Bedenken Sie bei Ihrer Projektierung stets, dass der Operator vor Ort sehr oft nicht iber eine so
umfangreiche Hardwareausstattung wie Ihr Projektierungscomuter verfiigt.

Nicht immer ist die Hardware, auf der die Runtime lauft, ein Desktop-Computer im herkdmmlichen

Sinne. Wird auf dem Runtime-System z.B. Windows CE bzw. Windows Embedded eingesetzt steht oft

keine Tastatur fur die Bedienung zur Verfligung. Tragen Sie diesem Umstand Rechnung indem Sie
virtuelle Tastaturen anbieten.

Um in der Runtime automatisch eine virtuelle Tastatur einzuschalten:

» Wabhlen Sie in Ihrer Projektierung das entsprechende Element aus.
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» Wechseln Sie im Eigenschaftenfenster in die Gruppe Sollwert absetzen.

» Aktivieren Sie Keyboardbild verwenden.

Sollwert absetzen

[¥ SW setzen aktiv [¥ aktuellen Wert vorschlagen

[ chne Dialog

Sollwert / Andern um: 0.000000 Sollwert absetzen Gber: Eingabemaske -

Externes Programm:

[# Keyboardbild verwenden Keyboardbild: <kein Bild> [

Wenn Sie nun in der Runtime einen Feldwert verandern schaltet automatisch das Keyboard auf.

Vorratstank[1

%
-
Kommando 4 | 5 6 -— | —
<
-l

Modifizieren | 1 5| 3 -
= [0 [ = 1] i
wert | [EHE LT 5
] y Max.: 100.0
oK l ’ Abbrechen

HARDWARE TASTATUREN UND VIRTUELLE KEYBOARDS IM MISCHBETRIEB

Virtuelle Keyboards verhalten sich im Betriebssystem wie Hardware-Tastaturen. Wenn virtuelle
Keyboards gemeinsam mit Hardware-Tastaturen eingesetzt werden, beeinflussen sich diese gegenseitig.
Einstellungen auf der Hardware-Tastatur, z. B. Feststellung der Umschalttaste, wirken sich auf das
virtuelle Keyboard aus und umgekehrt.

Beispiele:

Wird auf der Hardware-Tastatur die Feststelltaste fir die Umschalttaste (Shift-Lock) gedruickt, gilt das
auch fur das virtuelle Keyboard. In diesem Fall wird auch die Zifferneingabe am Automatischen
Keyboard abgeschaltet.

Wird auf der Hardware-Tastatur die Taste Num gedrlickt, um den Ziffernblock auszuschalten,
funktioniert auch der Tastenblock am virtuellen Keyboard nicht mehr.
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14.4.2 Keyblock Runtime

Keyblock Runtime Start ist ein Programm, mit dem sowohl die zenon Runtime gestartet wird, aber auch
alle Windows Systemtasten gesperrt werden. Tastenkombinationen wie Windows-Taste oder
Strg+Alt+Entf haben dann keine Auswirkung mehr.

Z. COPA-DATA
42 Licensing 6.51
B straton Runtime Manager 6.51
&% zenon Editor 6.51
&% zenon Editor 7.00
\&d zenon Runtime 6.51
\&d zenon Runtime 7.00
& zenon Startup Tool
& zenon Webserver
. Documentation 6.51
. Documentation 7.00
, straton Tools 6.51
, Tools6.51
. Tools 7.00
*0). Diagnosis Viewer
Y Keyblock Runtime Start
42 Licensing 7.00
k¢ OPC DA Server

& Process Gateway

,@ Redundancy Management Tool
®4 Remote Desktop Client
. Version Independent Tools

. zenon Logic Tools 7.00
. Cyberduck

4 Zuriick

Um Keyblock Runtime Start zu nutzen:

o6ffnen Sie im Windows Startordner unter COPA-DATA die zenon Tools

v

v

wahlen Sie Keyblock Runtime Start aus
» das Programm startet und startet automatisch die Runtime

» das Programm sperrt alle Zugriffe auf das Betriebssystem.

WINDOWS-TASTE

Mit Sperre der Systemtasten wird auch die normale Bedienung von Bildlaufleisten wéahrend der Runtime
mit der Maus blockiert. Diese Blockierung kann mit dem Kontextmeni umgangen werden.
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AUSBLENDUNG DER SYSTEMSTEUERUNG IM STARTMENU
» Sperre der Taskleiste fiir Bedienung

» Unterbinden von
e Andern von Kennwértern
e Beenden von Windows
e Abmelden
e Computer sperren
e Benutzer wechseln

e Ausblendung aller Elemente im Taskmanager

Y Info

Wird Keyblock Runtime Start mit dem Autostart Mechanismus des Betriebsystems

gestartet:

> ist zu beachten, dass das Autostart Verzeichnis benutzerspezifisch ist: Loggt sich ein anderer

Benutzer ein, wird das Programm nicht ausgefiihrt.

> kann durch Driicken der Taste Umschalt beim Betriebssystemstart das Abarbeiten der

Autostart-Programme unterbunden werden.

Diese Sperrung lasst sich wahrend der Runtime nicht umgehen. Wird die Runtime normal beendet, sind
die System-Einschrankungen wieder aufgehoben. Soll die Runtime ohne dieser Einschrankungen
bedienbar sein, muss die Runtime statt Keyblock Runtime Start gestartet werden.

A Achtung

Achten Sie darauf, dass in Ihrem Projekt eine Méglichkeit zum Beenden der Runtime, z.B.

in Form eines Buttons, projektiert ist.

14.5 Runtime Praxistipps
Denken Sie immer daran: die Runtime ist die Bedienoberflache Ihrer Projektierung.

» Achten Sie bei der Projektierung auf Ubersichtlichkeit und einfache Handhabung

» Erstellen Sie unterschiedliche Berechtigungsebenen
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14.6

Setzen Sie fir alle Eingaben in der Runtime bei der Projektierung Sollwerte um Fehleingaben zu

vermeiden.

Nutzen Sie Funktionen und Skripte um moglichst viele Automatismen nutzen zu kénnen.

Hinweis: jede Eingabe durch einen Menschen birgt ein gewisses Fehlerrisiko.

Wenn Sie die Runtime laufend zur Uberpriifung einzelner Projektierungsschritte verwenden

dann vergessen Sie nicht
e im Editor die Runtime-Daten zu sichern und

e in der Runtime die aktuellen Projektierungsdaten zu laden.

Projektieren Sie aussagekraftige Tooltips. Sie bieten eine gute erste Gelegenheit der

Orientierung in der Runtime.

Simulationsmodus andern

Bisher ist Ihr projektierter Treiber mit dem Status Simulation - zdhlend projektiert. Dies hat zur Folge,
dass lhre Projektierung statig hochzahlt. Speziell bei Boolschen Variablen fiihrt dies aber auch dazu, daR
diese standig zwischen on und off wechseln.

Um das Verhalten der Boolschen Variablen korrekt beobachten zu kdnnen, macht es in diesem Tutorial

Sinn, den Treibermodus von zahlend auf statisch zuandern.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

>

Wechseln Sie im Projektmanager auf den Knoten variablen.
Wahlen Sie den Knoten Treiber ->S7 TCP-IP Treiber

Offnen Sie den Treiberkonfigurationsdialog in der Eigenschaftengruppe A11lgemein durch Klick

auf ... der Eigenschaft Konfiguration.

Andern Sie den Modus auf Simulation - statisch

Hinweis: wenn Sie diese Anderung bei laufender Runtime durchfiihren, vergessen Sie nicht im Editor
ihre Runtimedaten zu sichern und in der Runtime nachzuladen.
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Y Info

Bei einer Anderung Ihrer Treiberprojektierung kénnen Sie alle bereits getdtigten

Projektierungsschritte weiterverwenden. Eine Neuprojektierung ist nicht notwendig!

14.7 Veranderung von Werten in der Runtime

Da die restlichen Variablen (z.B. Fillstand, Temperatur) jetzt konstant ihren Wert halten nutzen Sie die
Sollwertvorgabe. Dazu klicken Sie in der Runtime auf die entsprechende Projektierung und xx
Modifizierter Spontanwert.

» Klicken Sie mit der 1inken Maustaste auf das Zahlenwert-Element fiir die
Variable Vorratstank[1].Fiillstand.

» Die Standard-Dialogbox zur Sollwertvorgabe 6ffnet sich und erlaubt lhnen den Wert der Variable

zu andern.

Vorratstank[1] . Fiillstand

Kommando

[Umsdﬂalhen u. modi. Spontanwert

Messbereich
Wert 990 Min.: 0
] y Max.: 20000

[ oc | [ abbrechen |

» Setzen Sie den Wert der Variable Vorratstank[1].Fiillstand auf 990 und schlieRen Sie die Dialogbox

mit OK.

» Setzen Sie den Wert der Variable Vorratstank[1]. Heizungselemente. Temperaturfiihler auf O und

schlieen Sie die Dialogbox mit ok.

Y Info

Der Treiber ist auf den zdhlenden Simulationsmodus gesetzt und der Balken des

Bargrafen bewegt sich.

» Mit den projektierten Buttons in der Bedienleiste konnen Sie zwischen den Bildern umschalten.
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15. Automatisierter Funktionsaufruf

Bisher haben Sie Funktionen stets mit einer von Ihnen aktiv ausgel6sten Tatigkeit ausgeldst. Sie haben
gelernt, wie sie ...

» Werte mit der Sollwerteingabe verandern,

» Funktionen mit Buttons aufrufen.

In weiterer Folge werden Sie projektieren, wie bestimmte Zustande (z.B. Fillstand oder Temperatur)
automatisch Funktionen ausfiihren.

In diesem Tutorialabschnitt werden Sie lernen:

» Funktionsaufruf via Reaktionsmatrix
Beispiel: bei Unter- bzw. Uberschreitung eines vorgegebenen Fiillstandes wird das

entsprechende Ventil gedffnet oder geschlossen.

» Funktionsaufruf via Grenzwertverletzung
Beispiel: Bei Unterschreitung einer vorgegebenen Temperatur wird die Heizung der
Wasserleitung automatisch aktiviert. Bei Erreichen einer gewissen Temperatur wird die Heizung

wieder deaktiviert.

15.1 Funktionsaufruf via Reaktionsmatrix

Die Reaktionsmatrix erlaubt Funktionsaufrufe, unabhangig von Variablen. Dabei werden logische
Zustande in der sogenannten Reaktionsmatrix projektiert und mit dem Parameter Grenzwert einer
Variable in Beziehung gesetzt.

In diesem Tutorial soll das ZufluRventil der Wassertanks bei Unterschreitung des Grenzwertes bzw.
1.000 Liter gedffnet und bei Uberschreitung des Grenzwertes von 19.000 Liter geschlossen werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

» Projektieren Sie die entsprechenden Funktionen

» Projektieren Sie eine Reaktionsmatrix
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» Weisen Sie Ihrer Variable eine grenzwertbezogene Funktion zu

15.1.1 Reaktionsmatrix - Funktionen vorbereiten

Bei Uber- bzw. Unterschreitung soll das ZufluRventil gesteuert werden. Projektieren Sie dazu zuerst lhre
Funktionen:

» Erstellen Sie eine Funktion Sollwert absetzen

» wahlen Sie die Variable Vorratstank[1]. Zufluss - Schalter

» Sollwert = Ein (1)

» Beiden Optionen wahlen Sie Direkt zur Hardware aktiv
» Benennen Sie diese Funktion mit set_tankzufluss_ ON

» Projektieren Sie eine zweite Funktion, bei der als Sollwert Aus (0) und als Namen

set_tankzufluss_OFF angegeben sind.

15.1.2 Reaktionsmatrix - Reaktionsmatrix projektieren

Flr die Projektierung einer Reaktionsmatrix gehen Sie wie folgt vor:

» Wechseln Sie im Projektmanager in den Knoten Variablen.

161



» Offnen Sie diesen Knoten mit [+].

» Aktivieren Sie den Knoten Reaktionsmatrix und rufen Sie via Kontextmeni (Maus +

Rechtsklick) Reaktionsmatrix neu... auf.

Reakticnsmatrix

Einstellungen
Name

Fiillstand|

Typ der Reaktionsmatrix

() Bingr

(@) Numerisch

() Multi-Binar

() Multi-Mumerisch
() String

[ ok | [ bbrechen | [ i |

» Indem sich 6ffnenden Dialog Reaktionsmatrix geben Sie Fillstand als Name und

Numerisch als Typ ein.

Es offnet sich der Zustande und Raktionen Dialog. In diesem parametrieren Sie nun lhre Zustdnde,
Grenzwerttexte und Funktionen.

» Via der Schaltflache zustand neu legen Sie einen neuen Wert an.

Erstellen Sie einen Werteeintrag ftr <1000

Weisen Sie diesem Zustand die (bereits projektierte) Funktion set_tankzufluss_ ON
zu

Setzen Sie in den Zusatzattributen die (bereits projektierte) Farbe Fillstand niedrig
aus der Farbpalette zu

Im Feld Grenzwerttext tragen Sie Wasservorrat gering €in

Jede Wertdnderung als neue Verletzung behandeln muss aktiv gesetzt sein.

» Projektieren Sie einen weiteren Zustand nach folgenden Angaben:
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Automatisierter Funktionsaufruf

Zzenon

Wert > 19000

Funktion set_tankzufluss_OFF

Grenzwertfarbe Fillstand hoch (dunkelrot aus Farbpalette)
Grenzwerttext Wasservorrat voll

Jede Wertanderung als neue Verletzung aktiv

behandeln

[Mrﬂj]l Loschen |[Tﬂt][ﬂd‘ld’m];mchuntm:

Status
[Fm1 [Fm2 [Fm3 [ ma [FIms [~ ms [Fm7 [ ms
[~ NeT_seL [Frevision  [“proGress [+ TmMeoUT [+ mvaLD [~ oFF [ FM_R [~ rRM_TR
[ aLT_vaL
AMLJCEL
[ [1n Mlarmmeldeliste
grosser = 19000 [7] Quittierpfiichtie || Kommentar erforderlich
Schwellwert g [[JLeschpfiichtig
| Drudken
.. [19000
In sche sliste
e []1n Chronclogische Ereigni
Wasservorrat voll

Alarm/Ereignis-G
[¥]Jede Wertand Vi handel 0 - < nicht verwendet >
Verzogerungszeit [s] Zustandsnummer fur Zahler im Mathematik Treiber Alarm Ereignis+lasse

0 E 0 - < nicht verwendet >




15.1.3 Reaktionsmatrix - Grenzwerte zuweisen

Damit nun lhre Reaktionsmatrix mit den darin enthaltenen Zustanden und Funktionen ausgeldst werden
kann weisen Sie Ihrer Matrix abschlieRend Grenzwerte von Variablen zu.

Flihren Sie dazu folgende Schritte aus:

» Wechseln Sie im Projektmanager in den Knoten Variablen.
» Offnen Sie diesen Knoten mit [+].
» Wechseln Sie in die Ansicht Datentypen

» Wabhlen Sie im Detailfenster den Strukturdatentyp Vorratstank und 6ffnen Sie diesen mit
[+].

» Wahlen Sie dort das Strukturelement Fiillstand.
» Im Eigenschaftenfenster wahlen Sie die Eigenschaftengruppe Grenzwerte.

» Im Eigenschaftenfeld Reaktionsmatrix wdhlen Sie aus der Drop-Down-Liste die (bereits

projektierte) Reaktionsmatrix Fiillstand.

Fiir die restlichen Grenzwerteintrage sind keine weiteren Parametrierungen mehr notwendig.

..... i | Allgem.em Grenzwerte
----- ) Adressierung . R (o]
----- ) Array-Einstellungen o s el -
----- ) Struktur-Optionen
----- ) Wertberechnung Reaktionsmatrix
----- ) Sollwert absetzen Reaktionsmatrix:  Fillstand T
=i Grenzwerte

..... ) Grenzwert[1] Grenzwert[1]

L) Grenzwert[2] [# Grenzwert aktiv {Grenzwert l6schen}:  Hier klicken -> (]
----- ) Alarmbehandlung
----- ) Harddisk Datenspeicherung
----- ) Zusétzliche Einstellungen ErzmoEll

AUSWIRKUNGEN IN DER RUNTIME

Wenn Sie diese Projektierung in de Runtime testen, beachten Sie den Schalter fiir den Tankzufluss:

» Ist der Fullstand < 1.000 Liter, so ist dieser Schalter automatisch auf On.

» Ist der Fullstand > 19.000 Liter, so ist dieser Schalter automatisch auf Off.

Benutzen Sie zur Anderung lhres Fiillstandes entweder die Sollwertabgabe oder die (bereits
projektierte) Statische Combobox.
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15.2 Funktionsaufruf bei Grenzwertverletzung

Den Funktionsaufruf bei Grenzwertverletzung werden Sie anhand des (bereits Projektierten) Bildes
Leitungstibersicht kennenlernen.

Dabei soll die Heizung bei Unterschreitung der Wassertemperatur aktiviert werden. Sobald die
Wassertemperatur wieder auf einen Normalwert steigt ist die Leitungsheizung dementsprechend
auszuschalten.

Beginnen Sie diese Projektierung mit dem Anlegen der dazugehdorigen Funktionen:
Hinweis: Leider ist die Funktion nicht substituierbar.

Fiihren Sie dazu folgende Schritte aus:

» Wechseln Sie im Projektmanager in den Knoten Variablen.

» Offnen Sie diesen Knoten mit [+].

» Wechseln Sie in die Ansicht Datentypen

» Wahlen Sie im Detailfenster den Strukturdatentyp Tank und 6ffnen Sie diesen mit [+].
» Wahlen Sie dort das Strukturelement Fiillstand.

» Im Eigenschaftenfenster wahlen Sie die Eigenschaftengruppe Grenzwerte.

» Im Eigenschaftenfeld Reaktionsmatrix wdhlen Sie aus der Drop-Down-Liste die (bereits

projektierte) Reaktionsmatrix Fiillstand.

Fir die restlichen Grenzwerteintrage sind keine weiteren Parametrierungen mehr notwendig.

16. Menus

In der bisherigen Projektierung dieses Tutorials haben Sie die Navigation ausschlieBlich via Bilder und
Buttons realisiert. In diesem Tutorialsschritt werden Sie eine weitere Moglichkeit lernen, indem Sie

Menis und Kontextmenis projektieren.

Fir die Realisierung von Mendis sind folgende Schritte notwendig:
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» Projektieren der Funktionen
» Projektierung der Mends
» Parametrierung der Menls

» Parametrierung der Projekteinstellungen

Y Info

Die Funktionen miissen nicht neu projektiert werden. Sie greifen dabei auf bereits

verwendete und deshalb bereits projektierte Funktionen zuriick.

16.1 Mendiis erstellen

In diesem Beispiel werden Sie Menls fur die Navigation zwischen lhren (bereits projektierten) Bildern
projektieren.

Fiihren Sie dazu folgende Schritte aus:

» Wechseln Sie im Projektmanager in den Knoten Meniis.

» In der Detailansicht erweitern Sie die Ansicht Hauptmentis durch Klick auf [+1].

» Wahlen Sie via Symbolleiste bzw. Kontextmeni Hauptmenii neu.

» Benennen Sie dieses Men, indem Sie im Eigenschaftenfeld Name : Navigation eingeben.
» Inder Querverweisliste erkennen Sie nun links oben eine Zelle.

» Klicken Sie doppelt in diese Zelle und Schreiben Sie Home in diese Zelle.

Alternativ tragen Sie den Text im Eigenschaftenfenster, in der Gruppe Darstellung / Typim
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Eigenschaftenfeld Text :

Projektmanager

ein.

A zenon Logic (IEC 61131-3)

ﬂ Production & Facility Scheduler

i Vemegeiungen

&) Enemgy Management System

]

™ Mends

& | Report Generator
-8 Berutzerverwaltung

I SAP Intedface
+-|_)) Dateien

1 Anderungshistorie

#sé Prriclkteirhen nnan

1+ [.m

': Projektbaum %g Netzwerktopologie

>

angeboten.

Eig Meni: b U 0 - Projekt: TEMPO B x

EEUE | | Bil B sl g

—_— =
Il T

@ Darstellung / Typ Darstellung / Typ

i+ Berechtigung

+7) Sollwert absetzen L= Home

i) Funktion/Makro MenaID:  ID_HOME

L. Hilf: - 3

—) Hilte [+ Aktiv Aktionstyp:  Keine Aktion -
[ Sichtbar [~ Hakchen

™ lintermenii

Wenn Sie nun auf den Eintrag Home klicken, wird eine leere Zelle unter dem Menutext

Durch Doppelklick in diese Zelle kdnnen Sie die Meniinhalte projektieren.

Hinweis: Jeder getétigte Eintrag bietet wiederum eine leere Zelle darunter an. Gleiches gilt fur

Menupunkte in der vertikalen Richtung. Eine Verschiebung ist via Drag+Drop moglich.

.
Home
n

16.1.1

Eigenschaften der Menlprojektierung

Im Eigenschaftenfenster lhres jeweiligen MenUeintrages konnen Sie spezielle menitypische Inhalte

parametrieren.

In der Eigenschaftengruppe Darstellung / Typ konnen Sie an Stelle eines Menleintrages

das Eigenschaftenfeld Trennlinie aktiwv aktivieren. Dadurch setzen Sie zwischen lhren

» Trennlinie aktiv
Menueintragen eine Trennlinie.
Trennlinie
[¥ Trennlinie aktiv
Breite: 1]
Farbe: W 000000
» Untermenu

In der Eigenschaftengruppe Darstellung / Typ Offnetsich durch Aktivierung von
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Untermenii ein untergeordneter Zweig.

Hinweis: Diese Eigenschaft wird beim (ibergeordneten Menieintrag aktiviert. Die jeweiligen

Untermenieintrage werden normal projektiert.

Darstellung / Typ
Text: Vorratstank

Menii ID: ID_VORRATSTANK 1

Grafikdatei:  <keine Datei>

[ Aktiv Aktionstyp: | Funktion
[¥ Sichtbar [~ Hikchen

[¥ Untermenii

» Aktionstyp:

Ebenfalls in der Eigenschaftengruppe Darstellung /Typ finden Sie das Eigenschaftenfeld

Aktionstyp: In dieser Auswahlliste konnen Sie Ihrem Menieintrag eine Aktion zuweisen.

Wollen Sie z. B. mit lhrem Menlieintrag eine Funktion aufrufen, so ist dieser Aktionstyp auf

Funktion zu setzen.

16.1.2 Mendus Projektierung

Vervollstandigen Sie die Projektierung Ihres Menis nach folgenden Vorgaben. Die Benennung der

zugewiesenen Funktionen folgt dem Projektierungsfortschritt dieses Tutorials:

MENUEINTRAGE HOME:
» Runtime nachladen

» Runtime beenden
» Trennlinie

» Ansicht BUNT

» Ansicht S/W

MENUEINTRAGE NAVIGATION:

» Gesamtiibersicht
» Trennlinie

» Vorratstank
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e Tankl

e Tank?2
Hinweis: Tank 1 und Tank 2 sind Untermenis. Um Untermens projektieren zu
kénnen aktivieren Sie im Eigenschaftenfenster, in der Gruppe Darstellung / Typ
die Checkbox bei der Eigenschaft Untermenii. In diesem Beispiel ist die Checkbox
Untermeni beim Mendeintrag Vorratstank aktiv! Im Editor ist dies durch ein Dreieck
neben dem Eintrag Vorratstank ersichtlich.

» Leitungsiibersicht

» Trennlinie

» CEL
» Alarmmeldeliste

» Variablenibersicht

16.1.3 Funktion zuordnen
Um den einzelnen Meniieintragen Funktionen zuzuordnen gehen Sie wie folgt vor:

» Wahlen Sie den jeweiligen Meniieintrag aus.

» Wahlen Sie im Eigenschaftenfenster, in der Gruppe Darstellung / Typ das

Eigenschaftenfeld Aktionstyp: und wahlen Sie Funktion aus der Drop-Down Liste.
» Wechseln Sie in die Eigenschaftengruppe Funktion/Makro.

» Klick auf ... im Eigenschaftenfenster Funktion 0ffnet den Dialog zur Auswahl der Funktion.

16.1.4 Anwendung von Menus

Ilhre Menis werden in der Querverweisliste projektiert und im Eigenschaftenfenster parametriert. Die
Anwendung wird mit einer Funktion aufgerufen.

Erstellen Sie dazu zuerst eine Funktion:

» Wechseln Sie im Projektmanager in den Knoten Funktionen.
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» Erstellen Sie eine Funktion Menii anzeigen.

Hinweis: Diese Funktion finden Sie in der Funktionsgruppe Bilder.

» In dem sich 6ffnenden Dialog Meni anzeigen wahlen Sie in der Drop-Down-Liste die Aktion
Menl anzeigen.

Als Menii wadhlen Sie den (bereits projektierten) Eintrag Navigation.

LEELESE -

Aktion:

IMEHI:I anzeigen

lNavigah’on 'Il Hilfe I

|| Diesen Dialog zur Runtime anbieten

Hinweis: Ist Diesen Dialog zur Runtime anbieten aktivwird dieser Dialog nicht
automatisch ausgefiihrt sondern in der Runtime dem Bediener zur manuellen Auswahl
angeboten. lhre projektieren Einstellungen werden dabei als Vorschlag vorgegeben. Wenn Sie
dem Runtime-User eine neutrale Menliauswahl anbieten wollen, so kdnnen Aktion: und

Menti : auch ohne Auswahl projektiert werden.

» Benennen Sie diese Funktion mit load_menue.

ANWENDUNG DER MENUFUNKTION

Damit Menis in der Runtime angezeigt werden ist folgender Schritt notwendig:
» Wahlen Sie in der Projektansicht den Arbeitsbereich aus, in diesem Beispiel Tutorial.

» Wahlen Sie in den Eigenschaften die Gruppe Grafische Auspragung.

» Setzten Sie die Eigenschaft Hauptmentis aktiv auf aktiv (aktive Checkbox).

Eine Moglichkeit ist die Funktion auf einen Button (z.B. Meniis einblenden) anzuwenden.

In diesem Tutorial soll das Menii jedoch bei Start der Runtime automatisch angezeigt werden. Wie Sie
Mendis via Startskripte aktivieren wird im Kapitel Skripte genau erklart.

16.1.5 Praxistipps Menus

» Nutzen Sie bei der Projektierung die Moglichkeit der Mehrfachauswahl via Mausklick +
Schifttaste. Erstellen Sie zuerst lhre Menieintrage, markieren Sie diese anschliessend via

Mausklick und gedriickter Schifttaste. Wechseln Sie dann in die Eigenschaftengruppe
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Darstellung / Typ undwahlen Sie den entsprechenden Aktionstyp:. Durch diese

Vorgangsweise wird Ihre Projektierung auf alle ausgewahlten Menleintrage angewandt.

» Nutzen Sie die Moglichkeit von Untermeniis und Trennlinien um lhre Menis schlank und

Ubersichtlich zu halten.

» Nutzen Sie bereits projektierte Funktionen, z.B. die in diesem Tutorial bereits auf Buttons

angewandten Bildumschaltfunktionen.

» Wenn Sie wahrend der Projektierung von Meniis erkennen, dass lhnen eine Funktion fehlt, so
miussen Sie nicht extra in den Knoten Funktionen im Projektmanager wechseln.
Hinweis: Verwenden Sie bei der Funktionsauswahl wahrend der MenUeintragsparametrierung

die Schaltfliche Funktion neu in der Dialogansicht Funktionsauswahl.

=, Funktionsauswahl

= IﬂE Arbeitsbereich: "Basis Tutorial'(2) 5@ | 5‘5 ey
BASISPROJEKT
dE TEMPO Status MName # | Typ Parameter
5@ Funktion neu... Einfg] T T T

switch-screen_Variablen-Di... | Bildumschaltung Diagnose Variablen - [VarStatelist]
switch-screen_Navigation Bildumschaltung MNavigationsleiste
switch-screen_CEL Bildumschaltung CEL - [*][*]-[T,Rek0d,1h,0m,0s]-BOX-
switch-screen_Alarmmeldel...  Bildumschaltung Alarmmeldeliste - [*][*]-[T,Rel:0d,1...
switch-screen Vorratstank Bildumschaltung Vorratstank
switch_screen_Vorratstank_2 | Bildumschaltung Vorratstank--SUBSTI
switch_screen_Motor Bildumschaltung Detail Motor
switch_screen_main Bildumschaltung Gesamtibersicht
switch_screen_leitung Bildumschaltung Leitungsibersicht
cusitrh crraen WarldW iz, Rilduimnerhalbinn WarldWizu - Walthilderhahlane

16.2 Kontextmendiis erstellen

Als Projektierungsbeispiel eines Kontextmeniis sollen in der Ubersicht des Vorratstankes vorgegebene
Temperaturen via Kontextmenu abgesetzt werden. Zusatzlich soll die Temperatur innerhalb der Grenzen
um 10 Grad erhoht oder verringert werden. Bei einem einfachen Mausklick soll die Temperatur um 10
Grad verringert werden.

Sie gehen dazu wie folgt vor:
» Kontextmend projektieren
» dazugehorige Funktionen projektieren

» Funktionen auf Kontextmeni anwenden

» Kontextmeni anwenden
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16.2.1 Parametrierung eines Kontextmenus

Um Kontextmenis zu projektieren gehen Sie wie folgt vor:

» Wechseln Sie im Projektmanager in den Knoten Meniis.

» In der Detailansicht erweitern Sie die Ansicht Runtime-Ments durch Klick auf [+].

» Klicken Sie auf Kontextmenis.

» Wabhlen Sie via Symbolleiste bzw. Kontextmenl Kontextmenii neu.

» Benennen Sie dieses Meni, indem Sie im Eigenschaftenfeld Name : Kontextmenii_Vorratstank.

» Gehen Sie bei der Eingabe der Kontextmenieintrage gleich vor, wie bei den Mendis:
e +10Grad
e -10Grad

e Temperatur angeben

16.2.2 Funktionen fur Kontextmenu

Erstellen Sie die dazugehdrigen Funktionen fiir das Kontextmen(:

» Erstellen Sie eine Neue Funktion Sollwert absetzen.
Hinweis: Diese finden Sie in den Funktionsfavoriten oderinder Favoritengruppe

Variable.

» Verknipfen Sie diese Funktion mit der Variable

Vorratstank[l].Heizungselemente.Temperaturfihler.

» Parametrieren Sie den Dialog Sollwert absetzen nach untenstehender Grafik:

Wichtig ist, dass die Checkbox bei Aktuellen Wert vorschlagen aktiviert ist!
» Benennen Sie diese Funktion mit +10.

Erstellen Sie eine zweite Funktion mit Namen -10 und einer Anderung um -10.

v

FUNKTIONEN FUR KONTEXTMENUS ZUWEISEN

Fir die Zuweisung der soeben erstellten Funktionen gehen Sie wie folgt vor:
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Rufen Sie lhr (bereits projektiertes) Kontextmen Kontextmenti_Vorratstank auf.
Wahlen Sie den (bereits projektieren) Kontextmenieintrag +10 Grad aus.

In den Eigenschaften wahlen Sie in der Gruppe Darstellung / Typ beider Eigenschaft
Aktionstyp: Funktion.

Wahlen Sie nun in die Eigenschaftengruppe Funktion/Makro.

Dort wahlen Sie durch Klick auf die ... Schaltflache in der Eigenschaft Funktion die oben

projektierte Funktion +10 aus.

Wiederholen Sie diesen Schritt fiir den Kontextmenieintrag -10 Grad und verwenden Sie dabei

die Funktion -10.

Fiir den KontextmenUieintrag Temperatur angeben wahlen Sie in der Eigenschaft

Aktionstyp: Funktion.

16.2.3 Kontextmeni anwenden

Anwendung des Kontextmenus auf ein Element

>

Wechseln Sie im Projektmanager in den Knoten Bilder.
Offnen Sie das (bereits projektierte) Bild Vorratstank 1.
Platzieren Sie ein Bargraf-Element unter der Listbox, links neben dem Tanksymbol.

In dem sich 6ffnenden Dialog zur Variablenauswahl wahlen Sie

Vorratstank[l].Heizungselemente.Temperaturfihler

In der Eigenschaftengruppe Darstellung wahlen Sie im Eigenschaftenfeld

Laufrichtung: Nach rechts aus der Drop-Down-Liste.

Weisen Sie das erstelle Kontextmenl Kontextmenii_Vorratstank dem Bargraf-Element zu.
e Dazu wahlen Sie das Bargraf-Element

e Wahlen Sie in den Eigenschaften die Gruppe Runtime und aus der Drop-Down
Liste Kontextmeni das entsprechende Kontextmenu (in diesem Beispiel:

Kontextmenti_ Vorratstank)
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17. Skripte

Manchmal ist es notwendig mehrere Funktionen zu einem Arbeitsschritt zusammenzufassen.

Dazu bindeln Skripte mehrere Funktionen. Der Ausfiihrungsort hangt ab von den Einstellungen der
Funktion skript ausfiihren.

Vereinfacht dargestellt sind flir die Anwendung von Skripten folgende Schritte notwendig:

» Skript erstellen
»  Skript mit Funktionen befillen

» Funktion zum Skriptaufruf projektieren

Y Info

Die Parametrierung der Skriptfunktion (berschreibt die Einstellungen der einzelnen
Funktionen. Bei Einzelanwendung der Funktion bleiben die Parametrierungen der

Funktion im Einzelnen bestehen.

17.1 Skripte erstellen

Zum Erstellen eines Skriptes fiihren Sie folgende Schritte aus:

» Wechseln Sie im Projektmanager in den Knoten Funktionen.
» Offnen Sie diesen mit [+].
» Wahlen Sie in der Detailliste bzw. via Kontextmeni skript neu.

» Benennen Sie dieses Skript im Eigenschaftenfenster indem Sie aus der Drop-Down-Liste
AUTOSTART wahlen.

Hinweis: Diese Drop-Down-Liste wird durch Klick auf den Pfeil, rechts im Eigenschaftenfeld
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Name: aufgerufen.

Allgemein

{Skript léschen}  Hier klicken -=»

Name: AUTOSTART]
AUTOEND
Anlagengruppen:  ;TQEND_CLIENT
AUTOENDSIMUL
AUTOEND_SRVPRO)
AUTOSTART
AUTOSTART_CLIENT
AUTOSTART SIMUL
AUTOSTART_SRVPRO!

afa

» Erstellen Sie zwei weitere Skripte, wobei Sie bei der Parametrierung des Eigenschaftenfeldes

Namen nicht die Drop-Down-Liste nutzen. Vergeben Sie stattdessen zwei eigenstandige Name,
fir dieses Beispiel: Tank und Leitung.

Y Info

Soll ein Skript zu einem bestimmten Zeitpunkt wie z.B. Runtimestart, Runtimeanmeldung
am Server usw. ausgefiihrt werden, ist der Name aus der Drop-Down-Liste zu wdéhlen.

Der Name steht dann stellvertretend fiir den Ausfiihrungszeitpunkt.

17.2 Funktionen in Skripte einfiigen
Ein Skript dient Funktionen als Container.

» Beflillen Sie das (bereits projektierte) Skript AUTOSTART mit Funktionen. Wahlen Sie dazu bei

ausgewahltem Skript in der Symbolleiste der Detailansicht bzw. via Kontextmeni Funktionen

hinzufigen...
In dem sich 6ffnenden Dialog Funktionsauswahl fiigen Sie bestehende Funktionen hinzu

bzw. entfernen diese via Auswahl und der entsprechenden Schaltfliche Binzufiigen oder

Entfernen.

» Fir dieses Tutorial fligen Sie folgende Funktionen hinzu:

e sollwert 50
Erstellen Sie eine neue Funktion Socllwert absetzen mitdem Namen sollwert 50.
Fur die Parametrierung dieser Funktion verwenden Sie die Variable
Vorratstank[1]. Heizungselemente. Temperaturfiihler, Sowie den Sollwert 50.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass im Dialog Sollwert setzen Direkt zur
Hardware aktiviert is.
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Diese Funktion zeigt beim Aufruf der Runtime die (bereits projektierten) Menis an.

17.3 Praxistipps Skripte

Skripte sind ein wichtiges Instrument um mehrere Funktionen zusammenfassen zu konnen. Richtig
eingesetzt kdnnen sie ein sehr machtiges Werkzeug sein.

» Manchmalist es sinnvoll, Skripte bereits dann zu erstellen, wenn noch keine Skriptinhalte
projektiert sind. So kann in der laufenden Projektierung die Skriptausfiihrungsfunktion bereits

projektiert werden.

» Mithilfe von Skripten kénnen offene Projektierungsschritte auch mit offenen Fragen

vorangetrieben werden.

» Auch leere Funktionen kdnnen bereits zu Skripten hinzugefiigt und in spaterer Folge

parametriert werden.

» Skripte kbnnen Skripte enthalten. Es konnen zwar keine Skripte in Skripte integriert werden.
Wenn Sie jedoch Skriptfunktionen in einem Sammelskript vereinen, kann die selbe Funktionalitat

abgebildet werden.

18. Projektdokumentation

Dokumentieren Sie Ihre Projektierungen sorgfaltig! Diese Dokumentation erleichtert Ihnen Ihre Arbeit
bei spateren Erweiterungen, bei der Fehlersuche aber auch bei einer Zusammenarbeit mit
Projektpartnern. Dank zenon ist dieser Ublicherweise sehr aufwendige Prozess mit wenigen Schritten
effizient realisierbar.

Fir lhre Projektdokumentation nutzen Sie einen integrierten Wizard:
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» Zum Aufruf des Wizards wahlen Sie in der Menlileiste patei den Eintrag wizards

Wizards:

Verfiigbare Wizards
%, Wizards Abbrechen

Export/Import
Language table
Project
% Backup Comparison Wizard
&
% Project Wizard
Screens & Frames
Variables
VBA
[-{2) Wizard VSTA

Beschreibung

Creates a complete HTML based documentation of the active project
v.13)

Y Info

Der Wizard steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.

18.1 Auswahl der Dokumentationsinhalte
Dieser Wizard fiihrt Sie durch die Schritte, die nétig sind, um ein HTML-Dokument des aktiven Projektes

zu erstellen. Es kann definiert werden, welche Module im Dokument inkludiert werden sollen und
welche nicht.
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Der Wizard ist veranderbar:

Welcome

Finish

Wizard

Documentation Overview

Projektdokumentation ﬂ

Zzenon

-

far Applications

Select the parts of your project, to choose how much information the

documentation about your project should include.

¥ Project V¥ Frames _l

¥ Variables M Recipes _l

~ Recipe Group
Manager

¥ Screens ¥ TimeCantrols _l
M Functions M Historian _l

¥ Datatypes

I Straton

M Users

M Menus
¥ Remas
W Drivers

W Scripts

Select All Deselect Al |

Please select a destination for the outputfiles:

C:\Users\Thomas.Sturm\Documents
BASISPROJEKT\

I

/Restore Settings

=

Save Settings Delete Setting |

Restore Default Settings |

K1




Projektdokumentation

Zzenon

Durch Deaktivierung der Checkbox kénnen Sie gesamte Projektinhalte aus der Dokumentation

weglassen.

Durch Betéatigung der Schaltflache . .. neben einem Projektinhalt erhalten Sie die dazugehorige

Detailansicht. Wahlen Sie hier weitere Dokumentationsinhalte aus

uring

W I Z a rd . % far Applications

Welcome Variables

Please select the Variable-Properties that are to be included:

Alignment
Bit number
Data block
Datatype

Variables

Finish

[0 HD active

O

value

O _ set value
O MNumber of values
Reaction matrix
Recording type
Rema Active
Scan rate [s]

Include
= Limits/Remas _l
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