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1. Benvenuti nell'help COPA-DATA 

GUIDA GENERALE 

Nel caso in cui non abbiate trovato delle informazioni che cercavate o se avete dei consigli relativi al 
completamento di questo capitolo dell'help, mandate una Mail a documentation@copadata.com 
(mailto:documentation@copadata.com). 

 

 

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 

Se avete delle domande concernenti progetti concreti, potete rivolgervi per E-Mail al 
support@copadata.com (mailto:support@copadata.com). 

 

 

LICENZE E MODULI 

Nel caso in cui doveste constatare che avete bisogno di altri moduli o licenze, rivolgetevi ai nostri 
dipendenti all'indirizzo sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com). 
 

2. OPC-Server 

il server OPC mette a disposizione le variabili utilizzate nel progetto a tutti gli "OPC Client Tool" disponibili sul 
mercato. 

Si consiglia l´uso di OPC UA Server per lo svolgimento di molte operazioni. Esso è parte del COPA-DATA Process 
Gateway. 

  Informazioni sulla licenza 

Necessaria una licenza sia per l´Editor che per il Runtime. 

 
 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com


Confronto fra OPC Server e OPC UA Server 

 

 

6 

 

 

3. Confronto fra OPC Server e OPC UA Server 

L´OPC UA Server ha preso il posto dell´OPC Server. Si raccomanda l´uso dell´OPC UA server per il 
maggior numero di applicazioni.  

OPC SERVER 

 OPC Task Force dal 1995 

 Interfaccia uniforme per i sistemi di automazione. 

 Basato sulla tecnologia COM/DCOM di Microsoft. 

 OPC foundation dal 1996  

 Diverse specifiche per differenti applicazioni. 

 

OPC UA SERVER 

 First vision 2003 

 Release nel 2006, non ancora tutte le parti. 
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CONFRONTO FRA OPC SERVER E OPC UA SERVER 

Parametro OPC Server OPC UA Server 

Modello di dati  limitato per tutte le applicazioni 

Implementazione dipendente dal produttore indipendente dal produttore 

Interoperabilità No Si 

Configurazione complicata semplice 

Uso in rete  sconsigliato (ragioni di sicurezza);  
Windows CE non utilizzabile 

Si 

Tecnologia di rete DCOM (soggetta ad errori, 
instabile) 

OPC UA TCP binary Protocol 

Prestazioni basse alto 

Piattaforme solo Windows indipendente 

Ridondanza No Si 

Fabbisogno di risorse  alto più modesto 

Service-Oriented Architecture No Si 

Sicurezza obsoleta al passo con gli standard attuali 

Sicurezza di connessione No garantita 

Windows CE No Si 
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4. Sfondo tecnico 

Il concetto di OPC è concepito per l´uso a livello di cella e a livello di comando. Il server OPC mette a 
disposizione dati di processo del livello di controllo. 

OPC CLIENT E OPC SERVER 

OPC SERVER 

 

OPC definisce oggetti che sono descritti mediante interfacce oggetti. Il server OPC prevede due tipi di 
interfacce a cui può accedere un client OPC: 

 COM-Custom-Interface 

 OLE-Automation-Interface 

INTERFACCE DEL SERVER OPC 

 

 

L’interfaccia Custom è utilizzata in linguaggi che prevedono l’utilizzo di puntatori  come C++. 
L’interfaccia Automation invece è utilizzata in linguaggi come il Visual Basic che non prevedono l’utilizzo 
di puntatori. 

GERARCHIA DEGLI OGGETTI DEL MODELLO OPC 

Un server OPC consiste di tre oggetti ordinati gerarchicamente: 

 il server 

 gruppi 
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 Item 

 

Un server OPC mostra gli oggetti reali in forma di item (variabili). Questi item sono univoci nell´ambito 
del server OPC. Il client organizza gli item in uno o più gruppi OPC. 
 

4.1 Informazioni generali sul server OPC 

Il server OPC: 

 è un server "out of process" 

 funziona in un single thread apartment (STA) 

 è registrato come COM server MULTIPLEUSE.  
Ciò significa: Il server è attivo solamente una volta come istanza di processo. Più client OPC si 
connettono allo stesso server. 

 al momento funziona solo localmente. 
 

4.2 Indirizzamento item 

Il server OPC deve essere in grado di distinguere da quale progetto provengono le variabili, dato che 
diversi progetti possono essere aperti contemporaneamente nel Runtime. Perciò il server usa la 
seguente nomenclatura per le variabili di processo: Nome progetto.Nome variabile 
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  Esempio 

Projekt1.Istwert  

Project1 = nome del progetto al momento attivo nel Runtime 

. (punto) = separatore 

ActualValue = nome variabile di una determinata variabile. 

 
 

4.3 Informazione gruppi 

Il nome del gruppo può essere scelto a piacere. Ad esempio: Test group 1. 

L´update cycle nel gruppo non viene preso in considerazione dal server OPC , perché quest´ultimo ha 
una connessione dati on-change con il Runtime. Perciò ogni modifica di valore verrà trasmessa al server 
OPC, senza che ci sia una richiesta ciclica del valore. 

  Informazioni su 

Per ogni progetto zenon i client OPC devono creare un gruppo apposito 

 
 

4.4 Specifiche OPC supportate 

OPC Data Access Servers Version 1.0 

OPC Data Access Servers Version 2.0 
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INTERFACCE OPC SUPPORTATE: 

Interfacce supportata 

IOPCServer Si 

IOPCBrowseServerAddressSpace Si 

IOPCServerPublicGroups No 

IPersistFile Si 

IOPCCommon (da 2.0) Si 

IOPCSyncIO No 

IOPCItemProperties (da 2.0) Si 

IConnectionPointContainer (da 2.0) Si 

 
 

5. Installazione del server OPC 

Il server OPC viene installato e registrato di default al momento dell´installazione del sistema di 
controllo. Nel caso abbiate optato per un´installazione definita dall´utente e, quindi, il server OPC non 
sia stato installato automaticamente, lo dovrete installare voi in un secondo momento. Mediante 
Pannello di controllo - Software, potete modificare l´installazione esistente. 

Per poter utilizzare il server OPC , inoltre, dovete installare anche le OPC Core Components. Le trovate 
sul supporto di installazione fra i programmi addizionali. 
 

6. Registrazione del server OPC 

Il server OPC deve essere registrato in modo corretto. Per ragioni di sicurezza, il setup non registra il 
server OPC automaticamente, di Default.  Dopo l´installazione, dunque, il server OPC non può essere 
ancora individuato da un client OPC.  Prima dovete provvedere a registrarlo esplicitamente.  

A tal scopo, procedete nel modo seguente: 

1. Installate le  OPC-DA Core Components della OPC Foundation. Il setup si trova sul DVD nel 
percorso "AdditionalSoftware" .  

2. Aprite il zenon Startup Tool  

3. Selezionate nella barra di menù di destra la voce Tools  

4. Selezionate nella lista l´opzione OPC Server  
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5. Inserite nel Combobox Command line parameters il parametro desiderato  
Possibili inserimenti:  

 zenopcsrv.exe /RegSrv: registra il server OPC; nel caso in cui l´operazione non possa 
essere portata a termine con successo, il sistema emette un avvertimento.  

 zenopcsrv.exe /RegSrvD: registra il server OPC; il sistema visualizza un messaggio anche in 
caso di operazione portata a termine con successo. 

 zenopcsrv.exe /UnregSrv: cancellare la registrazione del server OPC; nel caso in cui 
l´operazione non possa essere portata a termine con successo, il sistema emette un 
avvertimento. 

 zenopcsrv.exe /UnregSrvD: cancellare la registrazione del server OPC; il sistema visualizza 
un messaggio anche in caso di operazione portata a termine con successo 

6. Cliccate sul pulsante Start   

Nel caso si siano verificati degli errori, controllate se disponete di diritti sufficienti a svolgere 
l´operazione.   
 

7. Registrazione licenza del server OPC 

Il server OPC funziona solamente se viene registrato in modo corretto. In caso contrario, riceverete la 
seguente segnalazione di errore: 

 

L´ottenimento della licenza avviene seguendo la procedura standard di registrazione Al momento di 
ordinare il server OPC dovete indicare su quale computer intendete installarlo e quale numero di serie 
Runtime usate lì. A questo punto riceverete dal licencing office un nuovo numero di serie e un nuovo 
numero di attivazione per questo computer. Con essi il server OPC è pronto all´uso. Questi numeri 
devono essere inseriti nello zenon6.ini facendo uso del tool licence order (Start – Programmi – 
COPA-DATA – Licence order). 
 

8. Configurazione in zenon 

VBA deve essere attivato per far sì che il server OPC possa ricevere dati dal Runtime. Assicuratevi che le 
seguenti impostazioni nello zenon6.ini siano settate nel modo corretto: 

[VBA] 
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EVENT=1 (Attiva o disattiva il meccanismo event per VBA – COM interface. ) 

Default =0 

Questa impostazione deve essere settata su EVENT=1. 

   Attenzione 

Se il meccanismo event è disattivato nel Runtime, il server OPC può accedere alle variabili 
per la scrittura, ma la lettura non funziona!  
In questo caso il server OPC non riceverà nessun evento DataChange dal Runtime. In tutti 
i client OPC collegati avremo la segnalazione "disturbed" concernente la qualità della 
connessione! 

 Quella sopra indicata è l´unica impostazione da effettuare in  zenon. 

Il server OPC legge il Runtime attuale e offre tutte le variabili di tutti i progetti attivi per la connessione. 

  Informazioni su 

Non appena viene avviato il Runtime, potete leggere tutte le variabili di tutti i progetti 
disponibili nel Runtime stesso. Ciò indipendentemente dal fatto se i progetti contenuti 
sianostandalone, progetti client o server. 

 
 

9. Esplorazione del server OPC 

I client OPC usano due metodi differenti per riconoscere il server OPC e per esplorare le sue 
informazioni di variabili. Il riconoscimento del server OPC installato sul PC può avvenire in due modi. 

 Lettura del registro di sistema. 

 Esplorazione mediante il programma addizionale  OPCEnum.exe 

Il programma addizionale OPCEnum non viene fornito automaticamente. Può dunque succedere che un 
client OPC non sia in grado di trovare il server OPC, perché usa questo metodo di esplorazione. 
Consultate la documentazione del client OPC per scoprire se il metodo di esplorazione può essere 
modificato in modo tale da consentire la lettura del registry. (Nel caso di Matrikon OPC Explorer, dovete 
cercare sotto la voce opzioni). Se non dovesse esserci questa opportunità, non vi resta altro che 
installare il programma OPCEnum.  

Suggerimento: Se installate il Matrikon OPC Simulator Server disponibile per il download gratuito, 
verrà installato anche OPCEnum. 
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  Informazioni su 

Il server OPC rende disponibili all´esplorazione tutte le variabile esistenti nel Runtime 
corrente. Dovete dunque assicurarvi che il Runtime sia attivo prima di dare il via 
l´esplorazione delle variabili. 

 
 

10. Avvio e stop del server OPC 

Il server OPC viene avviato automaticamente dal primo client che si collega al server; esso viene 
terminato quando l´ultimo client interrompe la connessione. 
 

11. Logging 

Per il monitoraggio e l´analisi delle attività di zenon OPC Server si usa il Diagnose Viewer. 
 

12. Richiesta di lettura asincrona 

La OPC interface IAsyncIO e la OPC interface IAsyncIO2 supportano richieste multiple di lettura 
asincrona. 
 

13. Accesso REMOTE via DCOM 

Grazie alla tecnologia DCOM, da un client OPC si può avere  accesso di lettura e/o scrittura allo zenon 
OPC server tramite la rete. 
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  Attenzione 

Il server OPC è ottimizzato per l´uso locale; se ne sconsiglia espressamente l´uso in rete!  
Background: nel caso di OPC, la comunicazione di rete utilizza la tecnologia DCOM di 
Microsoft, che si è rivelata instabile e soggetta ad errori. Inconvenienti, quali 
disconnessioni (che si verificano quando, per es. si scollega il cavo di rete) e periodi di 
time-out molto lunghi, sono fonti di gravi problemi in ambito di applicazioni industriali. 

Soluzione consigliata: 

 uso di un server OPC_UA 
, oppure 

 sul calcolatore su cui funziona il client OPC, viene installato un runtime di zenon e  
funge da client per i progetti desiderati. Su questo client viene avviato il server OPC di 
zenon. In tal modo, lo zenon OPC Server può essere connesso all´OPC Client. 

  

  Attenzione 

Assicuratevi che sia sempre l´utente dell´applicazione OPC Client a registrarsi sul server. 
In determinati casi, non si deve trattare necessariamente dell´utente registrato sul PC 
Client. 
Questo è il caso se l´applicazione viene avviata con un altro utente. Ciò accade, ad 
esempio, quando il Runtime (con un OPC Client driver che si connette al remote OPC 
Server) viene avviato mediante Trasporto Remoto. In questo caso, il client OPC funziona 
nel contesto del localeSYSTEM user e nel contesto dell´utente registrato.  
In ogni caso, però, dovete inserire l´utente corretto sull´OPC Server PC, per la precisione 
nelle Autorizzazioni d´accesso (A pagina: 19)!! 

 
 

13.1 Windows Firewall 

Il firewall di Windows blocca connessioni in entrata. Ciò significa che anche i tentativi di connessione del 
client OPC al server OPC vengono bloccati. Per questo motivo dovete disattivare completamente il 
firewall, oppure configurarlo in modo corretto. 

Dato che, al momento della redazione di questo tutorial, la descrizione della corretta configurazione non 
era ancora disponibile, vi consigliamo al momento di disattivare completamente il Windows firewall. 
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13.2 Autorizzazione generale 

L´utente - nel cui contesto funziona il client OPC -  deve disporre dei diritti amministratore sul PC 
server, in modo tale che il client OPC possa effettuare il login sul PC con il server OPC e ottenere in 
quella sede i diritti necessari per avviare e configurare il server OPC. 

A tal scopo, avviate il pannello di controllo sul PC con il server OPC e aprite la voce “User accounts". 
Aggiungete mediante 'Aggiungi…'  l´utente con cui il client OPC effettua il login e aggiungetelo al 
gruppo degli amministratori. Vedi l´esempio 'user' nel seguente screenshot. 

 

  

  Informazioni su 

La cosa migliore è usare lo stesso user Windows sul server OPC e sul client OPC e 
aggiungere questo utente al gruppo amministratori.  
Attenzione! Non è sufficiente impostare un utente locale con lo stesso nome su entrambi 
i computer. Deve essere lo stesso domain user! 

 
 

13.3 Configurazione DCOM 

Dovete effettuarla solamente sul PC server OPC. Sul client PC non dovrebbe essere necessario effettuare 
nessuna impostazione. 
 



Accesso REMOTE via DCOM 

 

 

17 

 

 

13.3.1 PC wide settings 

Avviate il programma DCOMCNFG della directory Windows\\System32. 

Aprite l´albero della console e passate a Servizi componenti - Computer - Workspace. 

Nel menù contestuale del Workspace selezionate Proprietà 

 

Normalmente non dovete fare modifiche nelle schede “Generali”, “Opzioni”, “Protocolli standard" e 
“MSDTC”. 

Passate alla scheda Impostazioni standard. Qui dovete assicurarvi che DCOM sia attivato per questo 
computer. Le altre impostazioni non sono rilevanti. 

Le seguenti impostazioni sono state testate: 

 Activate COM internet service - non attivo 

 Standard authentication level - connetti 

 Standard identity change level - identifica 
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 Additional security for allocation logging - non attivo 

 

Nella scheda “COM standard security” troverete le impostazioni concernenti le autorizzazioni di accesso. 

  Attenzione 

Le impostazioni limit per le autorizzazioni di accesso e quelle di start e attivazione devono 
essere definite in ogni caso; in caso contrario i l sistema operativo impedisce l´accesso 
remoto! 

 

I limit delle autorizzazioni di accesso, nonché quelli delle autorizzazioni di start e di attivazione devono 
essere modificati. 
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Settare l´autorizzazione d´accesso 

Cliccate su Modifica limits.... Apparirà un dialogo in cui potete definire le autorizzazioni d´accesso. Prima 
di tutto aggiungete gli utenti necessari (nel nostro esempio il Praktikant) e consentite l´accesso remoto! 
Dovete assolutamente consentire l´accesso remoto anche per l´utente “ANONYMOUS-ANMELDUNG”. 

 

  

  Attenzione 

Non cancellate mai l´utente “ANONYMOUS-ANMELDUNG”, né impedite mai l´accesso 
locale!  
Così facendo, infatti, rendereste impossibile ogni traffico dati COM sul vostro PC! 

  

  Informazioni su 

Non cancellate mai l´utente “ANONYMOUS-ANMELDUNG”, né impedite mai l´accesso 
locale!  
Così facendo, infatti, rendereste impossibile ogni traffico dati COM sul vostro PC! Adesso 
dovete configurare correttamente l´utente “ANONYMOUS-ANMELDUNG”. Per tutte le 
altre impostazioni è sufficiente l´utente con cui si l´OPC client effettua il login. 

 
 

Settare l´autorizzazione start 

Come nel caso dell´autorizzazione d´accesso, dovete aggiungere l´utente/gli utenti del client OPC client 
ed attivare tutte le autorizzazioni. 
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13.3.2 Impostazioni specifiche per applicazioni 

Le impostazioni specifiche per la sicurezza dovrebbero essere configurate direttamente nell´applicazione 
e non nelle impostazioni standard della postazione di lavoro. 

Avviate il programma DCOMCNFG della directory Windows\\System32. 

Aprite l´albero della console e passate a Servizi componenti - Computer - Workspace . Configurazione 
DCOM . Può essere che nella lista compaiano dei programmi non registrati in modo corretto. 
Confermate le finestre di dialogo che verrano visualizzate cliccando su “Sì“. In tal modo i programmi 
verranno aggiunti al registro di sistema. 

Cercate il server OPC nella lista e cliccateci sopra con il tasto destro del mouse. Nel menù contestuale, 
selezionate le proprietà. 

  

  Informazioni su 

Il server OPC è indipendente dalla versione di zenon. Perciò il nome del server OPC può 
differire dal numero della versione del sistema di controllo da voi installato. 
Normalmente verrà visualizzato il nome del server OPC per la versione 5.21. Non 
preoccupatevi! Questo non ha alcun effetto sulla funzionalità. L´unica cosa importante è 
un univoco application ID (AppID). Esso deve essere corretto. L´AppID dell´OPC server è: 
{CA2AF1F9-C031-42B7-8BF3-6C6041B23EAC}  
Assicuratevi che il percorso porti al corretto OPC server.. Troverete il percorso del server 
OPC sotto Percorso locale. 

  

Dovete effettuare le seguenti impostazioni nel dialogo che si aprirà: 

Nella scheda Generali: Authentification level: Connetti 

Nella scheda Execution place: Esegui applicazione su questo computer 
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Nella scheda Security: 

 

Autorizzazione start e attivazione Seleziona Adatta. Cliccando su  “Modifica…” , aprite il dialogo 
di autorizzazione. Aggiungete gli utenti necessari e attribuitegli 
tutte le autorizzazioni. 

Autorizzazione d´acesso Seleziona Adatta. Cliccando su  “Modifica…” , aprite il dialogo 
di autorizzazione. Aggiungete gli utenti necessari e attribuitegli 
tutte le autorizzazioni di accesso. 

Autorizzazione di configurazione Seleziona Adatta. Cliccando su  “Modifica…” , aprite il dialogo 
di autorizzazione. Aggiungete gli utenti necessari e attribuitegli 
le autorizzazioni di configurazione Accesso completo e Lettura. 

Nella scheda End points:: Cliccate su Aggiungi e aggiungete connection oriented TCP/IP con punti 
standard. 

Nella scheda Identity:  Selezionate Interactive user” 
 

13.4 Esplorazione remota del server OPC 

Come già descritto nella sezione dedicata all´esplorazione del server OPC, ci sono due metodi con cui un 
client OPC può trovare d esplorare un server OPC. Anche nel caso dell´esplorazione remota, il client OPC 
può usare entrambe le procedure. 
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13.4.1 Esplorazione mediante Registry entry 

Il client OPC deve supportare l´esplorazione via Registry e deve essere configurato in modo 
corrispondente. Inoltre, deve essere possibile accedere al registry del server remoto. 
 

13.4.2 Esplorazione mediante OPC Enum 

Il programma OPCEnum.exe deve essere installato sul PC con il server OPC (non è fornito 
automaticamente). Il programma OPC Enum deve essere configurato in modo corretto nella 
configurazione DCOM, come il server OPC. Attribuite al client OPC remoto l´autorizzazione d´accesso . 
Definite le impostazioni in modo analogo a quanto avete fatto per quelle del server OPC). In caso 
contrario il client OPC non potrà stabilire una connessione DCOM con il programma OPC Enum e, di 
conseguenza, l´esplorazione non sarà possibile. 
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