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1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA

AIDE GENERALE

Si vous ne trouvez pas certaines informations dans ce chapitre de I'aide, ou si vous souhaitez nous
suggérer d'intégrer un complément d'information, veuillez nous contacter par e-mail :
documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

ASSISTANCE PROJET

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires,
veuillezcontacter I'équipe commerciale par e-mail : support@copadata.com
(mailto:support@copadata.com)

LICENCES ET MODULES

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires,
veuillezcontacter I'équipe commerciale par e-mail : E-mail sales@copadata.com
(mailto:sales@copadata.com).

2. Extended Trend

Le module Extended Trend est utilisé pour représenter, sous forme de courbes, les valeurs en ligne et
historiques (valeurs d'archives) issues des variables de procédés, ainsi que les variables de procédés
dérivées. Il autorise la consultation de données historiques. Le défilement dans le module Extended
Trend propose une régle et une fonction de zoom, ainsi qu'une fonction d'analyse de tendance. Au
contraire de I'élément dynamique Tendance, ce type de fenétre comporte des fonctions de zoom, de
navigation, de requéte et de mise a |I'échelle de valeurs en ligne et des valeurs extraites d'archives.
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mailto:sales@copadata.com

3 Informations concernant la licence

Ces fonctions ou modules doivent disposer d'une licence pour I'Editeur et le Runtime
(simple, serveur, redondant et client).

Remarque : Une version Extended Trend Starter Edition, dotée de fonctionnalités
limitées, est incluse dans la licence standard.

EXTENDED TREND STARTER EDITION

Dans la version standard de zenon, une version réduite du module Extended Trend, dotée de fonctionnalités
limitées, est incluse dans la version Starter Edition.

La version Starter Edition comporte les limitations suivantes :

» Pas de courbe de tendance XY

» Pas de deuxieme axe de temps

» Nombre de courbes limité a 8

» Pas de représentation logarithmique

» Analyse avec un curseur
Pour connaitre les autres restrictions applicables aux projets sous Windows CE, dans le manuel zenon
Operator pour Windows CE, reportez-vous au chapitre Restrictions applicables a zenon.

Avertissement !

Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions susceptibles d'outrepasser les limitations mentionnées ci-dessus si
vous possédez uniquement la version Starter Edition dans Editor.

Si vous possédez uniquement la licence du module Extended Trend Starter Edition dans Runtime, vous ne
pouvez pas utiliser les fonctions d'appel de synoptique qui ne respectent pas les régles ci-dessus. Les

synoptiques de type Extended Trend seront alors affichés avec le filtre par défaut (=filtre vide). Une entrée

est ajoutée dans le module Diagnosis Server.

Exemple : Si vous tentez d'effectuer un appel de synoptique de type Extended Trend Module avec 10 courbes

dans la version Starter Edition, le synoptique Extended Trend sera ouvert, mais aucune courbe ne sera affichée.

LICENCE

Le module Extended Trend Starter Edition peut étre mis a niveau vers la version compléte du module Extended
Trend a tout instant, sans probleme de compatibilité. La version Starter Edition n'est pas disponible dans la
version dont la licence repose sur le nombre d'l/0.

WINDOWS CE

Pour le Runtime sous Windows CE 6.0, la version Starter Edition du module Extended Trend est disponible,
ainsi que la version Starter Edition du module Serveur d'archives. Aucun des deux modules n'est disponible
pour les autres versions de Windows CE. L'élément de contréle Liste de courbes étendue n'est pas



disponible dans Windows CE. Par conséquent, tous les éléments de contréle relatifs a cet élément sont
uniquement affichés si le projet n'est pas un projet CE.

3. Configuration dans Editor

Pour pouvoir utiliser le module Extended Trend dans le Runtime, vous devez effectuer les opérations
suivantes dans Editor :

» Créez un synoptique Extended Trend (a la page 6)
» Créez une fonction d'appel de synoptique (a la page 10)

» Configurez les courbes (a la page 71)

3.1 Création de synoptiques de type Extended Trend
Le synoptique Extended Trend est dédié a I'utilisation du module Extended Trend dans le Runtime.

DEVELOPPEMENT

Etapes de création du synoptique :
1. Créez un nouveau synoptique :

Dans la barre d’outils ou le menu contextuel du nceud Synoptiques, sélectionnez la commande
Nouveau synoptique.
Un synoptique vide Standard est créé.

2. Modifiez les propriétés du synoptique :
a) Nommez le synoptique dans la propriété Nom.
b) Sélectionnez Extended Trend dans la propriété Type de synoptique.
c) Sélectionnez le cadre souhaité dans la propriété Cadre.
3. Configurez le contenu du synoptique :
a) Sélectionnez I'option de menu Eléments de contréle dans la barre de menus

b) Sélectionnez Insérer un modéle dans la liste déroulante.
La boite de dialogue de sélection de mises en forme prédéfinies s’affiche a I’écran. Certains
éléments de controle sont insérés dans le synoptique a des positions prédéfinies.

c) Supprimez les éléments superflus du synoptique.

d) Sinécessaire, sélectionnez des éléments supplémentaires dans la liste déroulante Eléments.
Placez-les aux emplacements souhaités sur le synoptique.



Configuration dans Editor

Zzenon

4. Créez une fonction d’appel de synoptique.

Filtre Nom du diagramme Lecture
Définir filtre Nom du diagramme
Tun- QTATIC Tun QTATIC

Fenétre
Typ: STATIC
ID: 10012

Liste de courbes étendue
Typ: STATIC
1D: 10033

[ L




Elément

Insérer un modeéle

Fenétre

Diagramme
Nom du diagramme
Définir filtre

Liste de sortie curseur

Liste de courbes étendues

Liste de courbes (obsoléte)

Fonctions du diagramme

Filtrer

Description

Ouvre la boite de dialogue de sélection de modeéle pour le type de
synoptique correspondant.

Des modeles sont fournis avec zenon, et peuvent également étre
créés par I'utilisateur.

Modele ajoute des éléments de contrdle prédéfinis a des
emplacements prédéfinis sur le synoptique. Les éléments qui ne
sont pas nécessaires peuvent également étre supprimés
individuellement apres leur création. Les éléments supplémentaires
peuvent étre sélectionnés dans la liste déroulante, puis insérés dans
le synoptique. Les éléments peuvent étre déplacés et disposés
individuellement sur le synoptique.

Sélection de la fenétre d'affichage des diagrammes et des courbes
dans le Runtime.

Fenétre d'affichage des tendances de courbes
Affiche le nom du diagramme.

Affiche |'état actuel du filtre de temps actuel dans le Runtime.

Affiche la position du curseur dans la fenétre du diagramme et les
valeurs définies dans les paramétres du diagramme et |'affichage du
curseur (a la page 66)

Liste de courbes pouvant étre modifiée dans le Runtime (a la page
95). Les éléments suivants peuvent étre édités :

» Nom de la courbe

> Titre

» Couleur

» Couleur de remplissage
» Domaine de visualisation
> AxeY

» Active

» Ordre de tri

Remarque : Indisponible sous Windows CE. Dans cet
environnement, remplacée par la fonction Liste de courbes
(obsolete).

Liste de courbes.

Utilisée pour des raisons de compatibilité avec Windows CE. La liste
de courbes étendue est recommandée pour tous les autres
projets.

Controles prédéfinis des diagrammes.

Affichage du filtre défini.



Paramétrage du diagramme

Courbes

Axe X

Actualiser

Arréter

Suivant

Curseur actif/inactif
Double curseur actif/inactif

Imprimer

Imprimer avec boite de
dialogue

Copier vers le presse-papiers

Exporter les données affichées

Navigation dans le diagramme

Déplacer le curseur d'un pixel
vers la gauche

Déplacer le curseur d'un pixel
vers la droite

Reculer

En arriére d'un quart

Avancer

En avant d'un quart

Zoom

Active la boite de dialogue (a la page 66) de configuration des
parameétres du diagramme et d'affichage du curseur

Modifier les parameétres des courbes.

Ouvre la boite de dialogue (a la page 33) des parametres de I'axe X
Rafraichit I'affichage.

Arréte d'actualiser I'affichage.

Mettre I'affichage a jour

Exécuter une requéte de valeurs

Affichage (a la page 84) des valeurs situées entre deux curseurs.
Imprime le diagramme.

Remarque : Les impressions lancées en cliquant sur le bouton
Imprimer d'un synoptique Extended Trend peuvent différer de
celles effectuées a l'aide des fonctions Appel de synoptique -
Extended Trend ou Imprimer un diagramme Extended Trend.
La fonction lance I'impression en se basant sur une fenétre de 1000
x 700 pixels. Les proportions des impressions lancées a |'aide du
bouton sont définies dans Editor.

Définitions de différents paramétres avant l'impression du
diagramme.

Copie I'affichage vers un emplacement de stockage provisoire.

Exporte (a la page 92) toutes les données visibles de toutes les
courbes sous forme de fichier CSV.

Boutons de navigation dans le diagramme.

Déplace le curseur d’un pixel vers la gauche.

Si vous appuyez sur la touche Maj en sélectionnant cette option, le
curseur se déplace de 10 pixels.

Déplace le curseur d’un pixel vers la droite.

Si vous appuyez sur la touche Maj en sélectionnant cette option, le
curseur se déplace de 10 pixels.

Se déplacer vers |'arriére sur I'axe du temps (historique)

Déplace la période de temps affichée en arriere d'un quart de l'unité
de mesure sélectionnée.

Se déplacer vers I'avant sur I'axe du temps (actuel)

Déplace la période de temps affichée en avant d'un quart de I'unité
sélectionnée.

Agrandir I'affichage



Reculer d'une étape
Zoom +
zoom -

Zoom a 100 %

Filtrer profils
Sélection de profil
Enregistrer
Supprimer
Importer

Exporter

¥ Informations

Réduire I'affichage

Réduit les intervalles de temps d'

Augmente les intervalles de temps d'affichage

Regle le facteur de zoom sur 100%.

Cette action de zoom est enregistrée dans I'historique du zoom.
Par exemple : la fonction zoom est utilisée

» pour agrandir deux fois une zone sélectionnée de la courbe
Extended Trend,

» puis |'option Zoomer le contenu a100 % est sélectionnée
» pour agrandir une nouvelle fois la zone sélectionnée ;

guatre événements Zoom apparaissent alors dans I'historique. Vous
pouvez les parcourir a I'aide du bouton Annuler.

Boutons de configuration des filtres dans le Runtime.
Sélectionner un profil dans la liste.

Enregistrer la configuration actuelle sous forme de profil.
Supprimer le profil sélectionné.

Importe les profils de filtre depuis un fichier d’exportation.

Exporte les profils de filtre vers un fichier.

Les éléments de contréle Déplacer le curseur d’un pixel vers Ia gauche et
Déplacer le curseur d’un pixel vers la droite déplacent le curseur s'il est actif, et

non la tendance.

Vous pouvez également utiliser les touches fléchées de votre clavier a la place des

éléments de contréle.

Si vous maintenez la touche Ma j enfoncée pendant que vous déplacez le curseur a l'aide
des touches fléchées, le déplacement est effectué par incréments de 10 pixels.

3.2 Appel de synoptique - Extended Trend

Les parametres du diagramme de tendance affiché dans le Runtime sont définis avec I'appel de
synoptique. Chaque courbe de tendance possede un nom propre. Nous vous recommandons de ne pas

afficher trop de courbes de tendances simultanément, de fagon a garder une bonne vue d'ensemble.
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Plusieurs variables peuvent étre configurées pour la configuration des courbes, puis étre activées
librement dans le Runtime.

Pour configurer I'appel de synoptique :
1. Sélectionnez Nouvelle fonction dans le menu contextuel du nceud Fonction.
La boite de dialogue de sélection de fonction s'affiche a I'écran.
Accédez au nceud Synoptiques.

2

3

4. Sélectionnez Appel de synoptique.

5. Sélectionnez le synoptique de type Extended Trend de votre choix.
6

La boite de dialogue de configuration du diagramme s'affiche a I'écran.

Filter... “
Data | Represertation | x-ads | Time | Lots Column settings | Printer settings
Origin of the data Options
(®) Orline data [ Sort data Cancel
) Block amay | Delta data only
Help

() Archive data Use archives from read-back folder

| Select suitable aggragation archive automatically

Curves
Curve name Title Color y s Active | Varable name
r r r r r
£ >

Add... Edit...

Proposal for harddisk data storage

Number Cycle time
60 60.0 sec

Cumert values

Variable name Mumber of values  Cycle time

Accept proposal

11



Onglet

Données (a la page 12)

Affichage (a la page 23)
Axe X (a la page 28)
Heure (a la page 36)
Lots (a la page 50)

Paramétres des colonnes (a la page
60)

Paramétres de I'imprimante (a la
page 68)
oK

Cancel

Help

3.2.1 Données

Description

Configuration de la source des données et administration des
courbes.

Configuration de I'affichage du diagramme.
Configuration de I'axe X.

Configuration du filtre de temps.
Configuration du filtre de lots

Configuration des colonnes a afficher :

Configuration des paramétres d'impression de diagrammes ou
enregistrement sous forme de synoptique.

Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Ouvre l'aide en ligne.

Configuration de la source des données et des courbes, et de leur affichage dans le Runtime.

Les options disponibles varient selon la provenance des données.

» Donnéesen ligne
» Données de tableau

» Données d'archive

12



Configuration dans Editor
zenon

CONFIGURATION DES DONNEES

Données | Affichage | Ae X | Filtre horaire | Lots |

Origine des 5
® Données en ligne [] Trier les données
Ensemble de blocs Données delta uniquement

' Données d'archive Lire les archives depuis chemin de sauvegarde
Sélectionner I'archive d'agrégation automatiquement

Filtre texte Filtre texte | Fittre texte Filtre texte 7 Filtre te:
Alarms not ack Alarms not ac
AML AML
CEL CEL
Alarms ackno

WIZ_VAR_12
WIT WAR 11
>

Alarms ack

WIZ_VAR_12
WIT VAR 11
£

v

IREEEE
IREEEE

Proposition de stockage des données sur le disque dur

Numéra Temps de cycle
60 | 60.0 5

|

Valeurs actuelles

Mom variable Mombre de vale...  Temps de cycle

Alarms acknowledged 60.0
Alarms not acknowledged 60.0
AML 60.0

60.0
WIZ_VAR_10 60.0
WIZ_VAR_11 60.0
WIZ_VAR_12 60.0

[#] Accepter |a proposition




PROVENANCE DES DONNEES

Parametres

Provenance des données

Données en ligne

Données de tableau

Données d'archive

OPTIONS

Parametres

Options

Trier les données

Description

Sélection de I'origine des données :
> Données en ligne

> Données de tableau

> Données d'archive

Cette option peut uniquement étre sélectionnée tant qu'une
courbe n'a pas été configurée.

Active :Llesvaleursen ligne actuelles et les valeurs
enregistrées sont utilisées pour l'affichage.

Active :Llesvariables contenant des valeurs de tableaux
sont utilisées pour |'affichage. Cette fonction vous permet
de limiter I'affichage des variables aux variables reposant
sur un driver compatible avec les valeurs de tableaux.

L'affichage des variables avec des valeurs de tableaux
fonctionne de la méme maniere que l'affichage XY.
Toutefois, vous ne pouvez pas sélectionner un filtre horaire
ou une variable X. Sur I'onglet Axe X (a la page 33)
(affichage XY), pour les options Début et Fin du parametre
Echelle, les indices de tableaux correspondants pour les
données source.

Remarque : Le tableau de blocs correspond a la propriété
Dimension tableau pouvant étre configurée pour une
variable, et n'est pas identiques aux variables de tableaux.

Active :Lesvaleurs des archives enregistrées dans la base de
données (au format ARX ou sous forme de données SQL) sont
utilisées pour l'affichage.

Remarque : les archives aux formats XML, dBase ou TXT ne sont
plus affichées aprés expiration du cycle de stockage.

Description
Configuration des options variant en fonction de la provenance
des données.

Disponible uniquement pour les données en ligne et les
données d'archives.

Active :Lesdonnées sont triées avec des informations

14



Données delta uniquement

Lire les archives depuis les dossiers de
sauvegarde

Sélectionner automatiquement une
archive d'agrégation adaptée

d'horodatage aprés chargement.

Remarque : L'utilisation de cette option peut affecter les
performances, car les données doivent étre systématiquement
triées a nouveau.

Recommandation : Utilisez cette option si les données
proviennent d'une source externe et il est impossible de garantir
I'exactitude de leur ordre.

Disponible uniqguement pour les données d'archives.

Active :Llorsdela commutation ou de la mise a jour de la
tendance, seules les archives contenant des données modifiées
sont chargées.

Disponible uniguement pour les données d'archives.

Les données historiques provenant du dossier de sauvegarde sont
utilisées pour l'affichage.

Lors du chargement de données d'archives depuis le dossier de
restauration, les données d'archives provenant du chemin du
Runtime et de tous les sous-dossiers du dossier de restauration
sont également lues.

Disponible uniguement pour les données d'archives.

Active :Ll'archive résultante correspondante est
automatiquement sélectionnée dans le Runtime.

Fonctionnement dans le Runtime

» Siune plage de temps tres étendue est sélectionnée dans
I'archive de base ou l'utilisateur utilise tres fréquemment la
fonction Zoom arriere, de tres grandes quantités de données
sont fréquemment requises.

Lorsque cette option est active, seules les données
provenant de l'archive résultante suivante sont affichées. Si
['utilisateur agrandit une nouvelle fois le diagramme a I'aide
de la commande Zoom, le diagramme revient a l'archive
précédente.

» Seuil : racine a partir de la largeur du diagramme = nombre
de valeurs issues de I'archive agrégée.
Exemple : un diagramme de 625 pixels de large génere un
seuil de 25 valeurs.
S'il est impossible de déterminer le seuil, 15 valeurs sont
utilisées par défaut.

» L'archive qui apparait la premiére dans la séquence suivante
est sélectionnée a partir des archives résultantes suivantes :
— Moyenne
— Maximum
— Minimum
—Somme
Remarque : Si la variable du diagramme est sélectionnée a

15
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partir d'une archive résultante :
- Seule la méme fonction d'agrégation est utilisée
- La direction de I'archive de base n'est plus prise en compte

» Siplusieurs archives résultantes sont présentes a un niveau
avec une méme fonction d'agrégation, |'archive utilisée est
toujours la premiére.

» Siune variable somme est I'unique variable disponible pour
une variable issue de I'archive de base, un message
d'avertissement est affiché dans I'outil Diagnosis Viewer et
dans la fenétre d'affichage d'Editor.

Parametre par défaut :

> Actif

» A l'exception des projets créés avant la version 7.11 et
convertis vers la version actuelle.

COURBES




Courbes

Affichage et activation des courbes configurées. Double-cliquez
sur une cellule pour ouvrir la boite de dialogue de configuration
de la courbe.

Ici, vous pouvez activer et désactiver I'affichage dans le Runtime
et configurer I'ordre d'affichage.

Les colonnes affichées dans la liste de courbes correspondent a la
configuration actuelle de la liste de courbes étendue, sur
I'onglet Paramétres des colonnes (a la page 60).

Colonnes importantes :

»

»

Nom de la courbe : Affiche le nom de la courbe.
Intitulé : Affiche l'intitulé de la courbe configurée.
Couleur : Affiche la couleur de la courbe configurée.

Axe Y : L'affichage de I'axe Y peut étre activé ou désactivé
dans le Runtime en cochant cette case.

Si case a cocher est désactivée, I'axe Y de la courbe peut étre
sélectionné et affiché dans le Runtime, dans un synoptique
Extended Trend.

Active : L'affichage de la courbe dans le Runtime peut étre
activé ou désactivé en cochant cette case.

Si case a cocher est désactivée, la courbe peut étre
sélectionnée et affichée dans le Runtime, dans un
synoptique Extended Trend.

Nom de la variable : Affiche le nom de la variable.

Identifiant de variable : L'identifiant de |la variable est
affiché.

Ordre de tri : Définit I'ordre d'affichage des courbes sur cet
onglet et dans le Runtime. Vous pouvez modifier I'ordre en
cliquant sur une cellule et en saisissant un nombre. Il est
également possible de modifier I'ordre en cliquant sur
I'en-téte de la colonne, puis en effectuant un
glisser-déplacer.

Minimum : 1

Maximum : Nombre de courbes.

Pour effectuer un tri, cliquez sur I'en-téte de la colonne.
L'ordre peut également étre configuré dans le Runtime (a la
page 95).

Remarque :

»

Le nombre maximum autorisé de courbes dépend de la
licence.

Lors de la sélection d'une variable d'archive chaine,
I'option Diagramme de Gantt (a la page 77) est
automatiquement affichée dans la boite de dialogue
Parameétres des courbes (a la page 71).
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4

Le tri en fonction d'autres colonnes sous forme de
séquence n'a aucune incidence sur I'ordre d'affichage de la
courbe.




Ajouter

Supprimer

Ouvre la boite de dialogue de sélection de variables, selon la
nature des données :

> Données en ligne : variables numériques
> Ensemble de blocs : variables numériques
» Liste des archives : Variables d'archives existantes

Ouvre la boite de dialogue de configuration des courbes (a la
page 71).

Cette boite de dialogue peut également étre ouverte en
double-cliquant sur une courbe dans la liste Courbes.

Supprime les courbes sélectionnées de la liste.

Disponible uniguement si les courbes ont été configurées.

PROPOSITION DE STOCKAGE DES DONNEES SUR LE DISQUE DUR

Parametres

Proposition de stockage des
données sur le disque dur

Numéro

Temps de cycle

Apercu

Valider la proposition

FERMER BOITE DE DIALOGUE

Parametres

Description
Disponible uniquement pour les données en ligne.

Offre les valeurs proposées par les propriétés du groupe
Stockage données disque dur dans zenon Editor.

Le calcul des valeurs proposées dépend directement de la
fréquence d'actualisation (onglet Affichage). Pour
I'affichage YT (a la page 29), le temps configuré dans le
filtre de temps est également inclus dans le calcul.

Nombre de valeurs écrites. Durée du cycle en secondes ;
correspond a la valeur définie dans la propriété Nombre de
valeurs.

durée du cycle en secondes. Durée du cycle en secondes ;
correspond a la valeur définie dans la propriété Temps de cycle

[s].
Affiche la valeur actuelle des variables devant étre remplacées
par les valeurs proposées.

Active : Ecrit les valeurs proposées dans les propriétés
respectives des variables lorsque I'utilisateur ferme la boite de
dialogue en cliquant sur OK.

Remarque : Si elle est activée, la propriété Stockage de données
sur disque dur actif est désactivée.

Description
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oK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Cancel Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Help Ouvre l'aide en ligne.

Remarque : Les options proposées jusqu'a la version 7.10 pour l'importation et I'exportation de filtres
ont été temporairement supprimées. L'importation de filtres a partir de projets créés dans d'autres
versions n'est par conséquent pas possible pour l'instant.

STOCKER DONNEES SUR DISQUE DUR

Si les variables en ligne doivent étre affichées dans le module Extended Trend, nous vous
recommandons de coordonnées les valeurs sur le disque dur lors de I'enregistrement des valeurs de
variables. Lors de la configuration de I'appel de synoptique avec un synoptique Extended Trend, si
I'option Données en ligne est sélectionnée, le systéme propose des valeurs optimales pour
I'enregistrement des valeurs de variables sur le disque dur. Ces valeurs peuvent également étre
adaptées manuellement.

Dans zenon Editor, ces propriétés sont accessibles dans le groupe Stockage données disque dur.
Ce groupe contient les propriétés suivantes :

» Stockage de données sur disque dur actif : active ou désactive I'enregistrement des données.
» Nombre de valeurs : nombre de valeurs enregistrées.

» Tempsde cycle [s] : durée du cycle en secondes.

» Type d'enregistrement : type d'enregistrement :

e (Données de disque dur [cyclique]) :écriture cyclique des valeurs sur le disque
dur.

e Valeurs retriées (RDA) :Lesvaleurssont écrites sous forme de blocs sur le disque dur
par le driver.
Fonction adaptée a I'analyse rétrospective des erreurs. Le contréleur doit donc étre
configuré pour enregistrer les données en cas d'erreur et écrire ces données sur le disque
dur, une fois le bon fonctionnement rétabli.

Si la fonction de sauvegarde des données de disque dur n'est pas utilisée, les données ne sont pas
enregistrées dans le Runtime.

Données de tableau

Pour configurer les variables avec des données d'ensemble :
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Définissez la propriété Dimension tableau dans le groupe Paramétres additionnels pour la variable
correspondante (par exemple, 10)

{7 Général

7)) Adresse

--{7) Plages de valeurs

{3 Ecrire valeur prescrite
{7 Valeurs limite

--I7) Gestion des alarmes
--I7) Stockage données disque
e ] Paramétres additionnels
--I7) Paramétres externes

7)) Analyzer

< >

Paramétres additionnels
[] Variable lue en permanence Dimension tableau: 10
Etat normal
[ Actif Valeur normale: 0 W

Pour la fonction d'appel de synoptique, sélectionnez la propriété Ensemble de blocs sur le
synoptique du module Extended Trend :

Données | Affichage | Axe X | Fitre horaire | Lots | Paramétres des colonnes | Paramétres de limprimante |

Origine des 5
() Données en ligne
(®) Ensemble de blocs
() Données d'archive

Courbes

Options
[ Trier les données
Données delta uniquement

[ "] Lire les archives depuis chemin de sauvegarde
Sélectionner I'archive d'agrégation automatiquement

Nom de la courbe:

Titre: Couleur o Y Actif | Mom variable
S e

Fittre: texte

Filtre texte | Fitretete  F|Fitre texte W |Fitret... W Filtre texte




RESULTAT DANS LE RUNTIME

1.

Le synoptique de module Extended Trend est encore vide lors du démarrage du Runtime :

Configuration dans Editor
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Configuration dans Editor
zenon

3.2.2  Affichage

Propriétés d'affichage du diagramme dans le Runtime :

Largeur de défilement Fréquence dactualisation  Offset

C s b 1s

Apparence
Police:

Ariére-plan Gille
|Polce standard (Avia 10) v] |

Distance du diagramme par rapport au bord de la fenétre
En haut En bas A gauche A droite

50 lpwes 50 e 0 ek 70 pixeis

Rurtime:
[] Afficher cette boite de dialogue dans le Rurtime

Fiemplacer |e filre de temps par un synoptique

<aucun synoptique lié>

Afficher une mire dans le diagramme XY
Hxe X : varable pour valeur du lier curseur
|<auctne variable liée

Hwe X variable pour valeur du Ziéme curseur
|<auctne variable liée




NOM DU DIAGRAMME

Parametres

Nom du diagramme

Mettre a jour

Largeur de défilement

Fréquence d'actualisation

Description
Nom de diagramme librement configurable.

Longueur maximale : 30 caractéres

Intégration dynamique des noms de lots : Le diagramme peut
contenir des noms de lots. Pour cela, insérez la séquence de
caractéres %c% dans le nom. Dans le Runtime, chaque séquence
%¢c% est remplacée par les noms de lots qui correspondent aux
critéeres du filtre.

Par exemple : Le nom de diagramme Diagram1_%C%_End
produit Diagram1_Lot1_End dans le Runtime.

Parameétres d'association des moniteurs.

Définition du défilement de I'écran en pourcentage lorsque le
bord droit du diagramme est atteint.

Valeurs possibles: 0a100:
Attention : valable uniquement pour |'affichage YT (a la page 29).

Définissez la fréquence d'actualisation, en secondes.

» Lavaleur doit étre supérieure a 0 pour les données en
ligne et les ensembles de blocs.

» Les synoptiques ne peuvent pas étre chargés de maniére
dynamique pour les données en ligne ou les ensembles
de blocs.

» Pour les données d'archives, la fréquence de
rafraichissement s'adapte automatiquement au temps de
chargement des données. Si le chargement dure plus
longtemps que la moitié de l'intervalle de rafraichissement,
la fréquence de rafraichissement est doublée.

Vous pouvez également définir la valeur du parametre
Fréquence d'actualisation sur 0 pour les données
d'archive. Les données affichées ne sont alors pas mises a
jour.

Ce parametre est utile si d'importantes quantités de
données doivent étre affichées dans le module ETM. Dans ce
cas, si le parametre Fréquence d'actualisation est défini sur
une valeur basse, une boucle infinie peut se produire.

Valeur maximum correspondante : 3600 s

Optimiser la fréquence d'actualisation : Lors de la lecture
de données archivées, un message de fichier journal est
créé au début et a la fin par le serveur (serveurs autonomes
inclus) et le client. Ce message de fichier journal peut étre
lu a I'aide de I'application Diagnosis Viewer. Celle-ci permet
de déterminer la durée de la lecture et de configurer une
fréquence de rafraichissement correspondante.
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Décalage

APPARENCE

Parametres
Apparence

Police

Arriére-plan

Grille

Distance du diagramme par rapport
au bord de Ia fenétre

Haut

Bas

Gauche

Déplacement du point zéro de I'axe de temps vers la valeur
indiquée en secondes.

Maximum : 65535 s

Indisponible pour la source de données Ensemble de blocs.

Description
Paramétres de conception du diagramme.

Sélection, dans une liste déroulante, de la police définie par
I'utilisateur pour les intitulés de I'axe et les indicateurs de valeurs.

Sélection de la couleur d'arriére-plan des éléments graphiques
affichés.

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boite de dialogue de sélection
de synoptique.

Sélection de la couleur de la grille superposée.

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boite de dialogue de sélection
de synoptique.

Parameétres de définition de la distance entre les cadres du
diagramme et de la fenétre.

Valeur minimum correspondante : 10 pixels

Valeur maximum correspondante : 2000 pixels

Distance entre le bord supérieur de I'élément de controle et la
courbe de tendance a l'intérieur.

(Attention : espace utilisé lorsque la fonction d'analyse est
activée en Runtime ; celle-ci montre le détail des valeurs selon la
position du pointeur de la souris dans cette zone).

Distance entre le bord inférieur de I'élément de controle et I'axe
X (Origine 0%-Axe Y)

(Attention : il est important de tenir compte de I'espace
nécessaire a l'intitulé sur deux lignes de I'axe X avec la police
définie par I'utilisateur)

Distance entre le bord gauche de I'élément de contréle et I'axe Y
(Origine 0%-Axe X)

(Attention : il est important de tenir compte de I'espace
nécessaire a l'intitulé sur le c6té gauche de I'axe Y avec la police
définie par l'utilisateur)
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Droite

RUNTIME

Parametres

Runtime

Afficher cette boite de dialogue dans le
Runtime

Distance entre le bord gauche de I'élément de contréle et I'axe Y
(Origine 100%-Axe X)

(Attention : il est important de tenir compte de I'espace
nécessaire a l'intitulé sur le c6té droit de I'axe Y avec la police
définie par I'utilisateur)

Description

Parameétres des actions dans le Runtime.

Eléments requis : Un intervalle de temps (3 la page 45) est
défini dans le filtre de temps. Sur I'onglet Axe X (a la page 28) de
I'affichage XY (a la page 33), I'option Comparaison avec une
2éme période est activée, deux filtres de temps sont fournis pour
les deux axes X.

Active :Avant La boite de dialogue de filtre est ouverte avant
chaque appel du synoptique. Les parametres de filtre peuvent
étre modifiés. Cette option n’est pas disponible dans Windows
CE.

Remarque : Sur 'onglet Lots, si I'option Afficher la boite de
dialogue de sélection de lots est également activée, la boite de
dialogue de sélection de lots est appelée dans le Runtime. Elle
n’est plus affichée aprés I'actualisation.

Remarques concernant les filtres d’intervalle :

Propriété Afficher cette boite de dialogue dans le Runtime
active:

» Le filtre est ouvert dans le Runtime lors de I'appel de
synoptique. Le filtre n’est plus proposé lors du
rechargement. Ce comportement peut différer selon les
différents types de synoptiques si la boite de dialogue a été
affichée lors de I'appel de synoptique, puis annulée.

» Ledernier intervalle de temps est toujours utilisé.
Propriété Afficher cette boite de dialogue dans le Runtime
inactive:

»  Propriété Utiliser la derniére période de temps effectuée
active : Le dernier intervalle de temps est utilisé.

»  Propriété Utiliser la derniére période de temps effectuée
inactive :L'intervalle de temps actuel est utilisé.
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Remplacer le filtre de temps par un
synoptique

Afficher une mire dans le diagramme
XY

Axe X : Variable pour la valeur du ler
curseur

Axe X : Variable pour la valeur du
2éme curseur

Disponible uniquement si l'option Afficher cette boite de
dialogue dans le Runtime est activée.

Remplace la boite de dialogue par un synoptique de filtre de
temps dans le Runtime. Le synoptique actuellement lié est
affiché. Dans ce cas, seul un synoptique Filtre de temps peut
étre sélectionné. Les synoptiques Filtre de lot ne peuvent
pas étre sélectionnés ici. La configuration de ces synoptiques se
déroule dans I'onglet Lots.

Cliquez sur le bouton ... pour ouvrir une boite de dialogue
permettant de sélectionner un synoptique. Seuls les synoptiques
associés au projet depuis lequel ils sont appelés et les
synoptiques de type Filtre de temps sont disponibles.

Lors de la sélection d'un synoptique de filtre, les informations de
la BOX SCREEN sont également affichées dans la vue de détail
de la fonction, dans la colonne Parameétre ; si aucun synoptique
n'est lié, seule la BOX est affichée.

Affichage de la mire dans le Runtime :
» Active : affichage activé

» Inactive : affichage désactivé

Disponible uniquement si l'option Affichage XY a été
activée dans I'onglet Axe X.

Variable des abscisses du premier curseur (a la page 89).

Cliquez sur le bouton ... pour ouvrir la boite de dialogue de
sélection d'une variable LREAL ou DWORD/DINT/UDINT.

Lors de I'appel et du déplacement du curseur dans le
Runtime, la valeur des abscisses (temps ou valeur X)
correspondante est écrite dans la variable attribuée. Les
valeurs sont alors enregistrées au format d'heure Unix
(nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 a
00:00 UTC).

Variable des abscisses du deuxieme curseur (a la page 89).

Cliquez sur le bouton ... pour ouvrir la boite de dialogue de
sélection d'une variable LREAL ou DWORD/DINT/UDINT.

Lors de I'appel et du déplacement du curseur dans le
Runtime, la valeur des abscisses (temps ou valeur X)
correspondante est écrite dans la variable attribuée. Les
valeurs sont alors enregistrées au format d'heure Unix
(nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 a
00:00 UTC).
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FERMER BOITE DE DIALOGUE

Parametres

OK

Cancel

Help

3.2.3 Axe X

Description

Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Ouvre l'aide en ligne.

Parameétres de I'axe X. Ces parameétres peuvent étre configurés de deux maniéres différentes :

» Affichage YT (a la page 29) : représentation des courbes de tendance selon la période de temps

configurée.

Lors de la configuration de I'axe de temps, la période, les lots et la représentation de I'axe

peuvent étre définis.

» Affichage XY (ala page 33) : Affichage des valeurs au moyen d'une variable ou d'une variable
dérivée (courbes de localisation, points de manipulation, etc.)
Uniguement disponible si, sur I'onglet Lots (a la page 50), I'option Sélection relative des lots n'est

pas active.
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Affichage YT

| Données | Affichage | A& X | Fitre de temps horaire | Lots | P

Poue X

(®) Affichage YT () Affichage YX
Wariable pour ['axe

Titre: de ['axe

Position

[0 | %delahauteurdeaxe Y |

[] Afficher les lignes verticales de la grile

DComa'a’sonavecsieLmémeﬁervde[adivesavecFlmde
temps ou de lots uniquement)

[] Affichage en temps réel

Texte Type d'axe

() Au-dessus de l'axe

(®) Au-dessous de I'axe

Graduations
(CRN N R CI—

[ Définir automatiquement le nombre de graduations principales

Taille des poignées de redimensionnement

Diamétre

0 Joes

Echelle

[w] 82 [w] MM [w]JJ [W]HH [w] MM [¥] 55




AXE X

Parametres
Axe X
Affichage YT

Affichage XY

Variable pour I'axe X
Titre de I'axe

Position

Couleur

Afficher les lignes verticales de la grille

Comparaison avec une deuxieme
période

Affichage en temps réel

Description
Sélection du type d'affichage.

Active :Ll'affichage des courbes sur une période de temps est
configuré.

Active :L'affichage des courbes avec une autre variable est
configuré.

(Indisponible pour I'affichage YT.) )
(Indisponible pour I'affichage YT.) )

Saisie d'une valeur de pourcentage définissant le positionnement
de I'axe X par rapport a la hauteur de I'axe V.

Valeurs possibles: 0a 100.

Par exemple :

> 0 % :Positionnement a I'extrémité inférieure de I'axe Y.
» 100 %:Positionnement al'extrémité supérieure de l'axe Y.
4 50 % :Positionnement au milieu de I'axe Y.

Définition de la couleur de I'axe. Cliquez sur la couleur pour ouvrir
une boite de dialogue permettant de sélectionner une couleur.

Remarque : peut étre configuré indépendamment de la couleur
de la courbe.

Active :Des lignes d'assistance verticales sont affichées sur les
graduations principales dans le Runtime.

Active : affiche une comparaison avec une deuxiéme période.

Uniguement pour les archives comportant un filtre de temps ou
de lot. Les filtres de lot relatifs ne permettent pas d'effectuer des
comparaisons.

Deux plages de temps sont affichées en méme temps pour
chaque variable d'archive (par exemple, comparaison sur une
semaine).

Deux tendances sont affichées lors de I'ouverture de la variable.
La deuxieme période est représentée du coté opposé a l'intitulé
de I'axe de temps, dans la couleur définie pour la grille (a la page
23).

Disponible uniquement avec une licence compléte.
Active :l'axe doit déja comporter des graduations de temps.

Inactive :L'heure de commutation est définie sur 00: 00, et
son intitulé relatif est défini dans trouve les -01 : 00 heures
passées.
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Texte

Au-dessus de I'axe
Au-dessous de I'axe
Type d'axe
Linéaire
Logarithmique
Echelle

Nombre de graduations principales

Longueur des graduations principales

Nombre de graduations secondaires

Définir automatiquement le nombre de
graduations principales

Positionnement de l'intitulé de I'axe.

Au-dessus de I'axe.

La légende de I'axe est affichée sous I'axe.

(Indisponible pour I'affichage YT.) )

(Indisponible pour I'affichage YT.) )

(Indisponible pour I'affichage YT.) )

Définition de la subdivision de I'axe (nombre de graduations).
Nombre de graduations principales avec indication de valeur.
Maximum : 60

Longueur des lignes des graduations principales, en pixels.
Maximum : 10

Nombre de graduations entre deux graduations principales.
Maximum : 60

(Indisponible pour I'affichage YT.) )

TAILLE DES POIGNEES DE REDIMENSIONNEMENT

Parametres

Taille des poignées de
redimensionnement

Diametre

ECHELLE

Parametres

Echelle

Description

Définition de la poignée de redimensionnement circulaire
affichée au centre des régles pour faciliter leur utilisation
(comme sur un écran tactile).

Diameétre de la poignée de redimensionnement, en pixels.

» 0 : pas de poignée de redimensionnement (compatible avec

les projets des versions antérieures a la version 7)

» >0 :la poignée de redimensionnement est affichée
conformément a la valeur saisie

Par défaut : 0

Maximum : 100

Description

Définissez les valeurs pour I'échelle en cochant les cases :

» AA:Année
» MM: mois
JJ : Jour
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» HH: Heure
»  MM: Minutes

» SS:Secondes

» MS: Milliseconde

FERMER BOITE DE DIALOGUE

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Cancel Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Help Ouvre l'aide en ligne.




Configuration dans Editor

Zzenon

Affichage XY

Uniquement disponible si, sur I'onglet Lots (a la page 50), I'option Sélection relative des lots n'est pas
active.

| Données | Affichage | A& X | Filtre horaire | Lots | Paramétres des colonnes | Paramétres de limprimante |

Poue X
Variable de I'axe X

|
Position Couleur

o neabmraisey —

[ Afficher les lignes verticales de la grile
o Clompaémison avec Lla riIeL}lxiéme période {uniquement pour les archives avec viltre de
plage de temps ou de lot

[ Affichage en temps réel

Texte Type d'axe

() Au dessus de l'axe (®) Linéaire.

(®) En dessous de 'axe () Logarithmique

Echelle
T LI I
Taille du curseur Poignée

Diamnétre
0




Parametres
Axe X
Affichage YT

Affichage XY

Variable pour I'axe X

Titre de I'axe

Position

Couleur

Afficher les lignes verticales de la grille

Comparaison avec une deuxieme
période

Affichage en temps réel
Texte

Au-dessus de I'axe
Au-dessous de I'axe

Type d'axe

Linéaire

Logarithmique

Description
Sélection du type d'affichage.

Active :Ll'affichage des courbes sur une période de temps est
configuré.

Active :L'affichage des courbes avec une autre variable est
configuré.

Sélection et marquage d'une des variables attribuées au
diagramme. Elle est utilisée pour I'axe X.

Cliquez sur le bouton ... pour afficher la boite de dialogue de
sélection des variables, selon I'origine des données.

Texte de l'intitulé de I'axe dans le Runtime.
Longueur maximale : 30 caractéres

Saisie d'une valeur de pourcentage définissant le positionnement
de I'axe X par rapport a la hauteur de I'axe V.

Valeurs possibles: 0a 100
Par exemple :
» 0 % :Positionnement a I'extrémité inférieure de I'axe Y.

\o

» 100 %:Positionnement a l'extrémité supérieure de l'axe Y.
» 50 % :Positionnement au milieu de I'axe Y.

Définition de la couleur de I'axe. Cliquez sur la couleur pour ouvrir
une boite de dialogue permettant de sélectionner une couleur.

Remarque : peut étre configuré indépendamment de la couleur
de la courbe.

Active :Des lignes d'assistance verticales sont affichées sur les
graduations principales dans le Runtime.

(Indisponible pour I'affichage XY.)

(Indisponible pour I'affichage XY.)
Positionnement de l'intitulé de I'axe.
Au-dessus de I'axe.

La légende de I'axe est affichée sous I'axe.
Sélection de I'affichage de I'axe :

» Linéaire

» Logarithmique

Active :Affichage linéaire de I'axe.

Active :Affichage logarithmique de |'axe.
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Disponible uniquement avec une licence complete.

Echelle

Définition de la subdivision de I'axe (hombre de graduations).

Nombre de graduations principales

Nombre de graduations principales avec indication de valeur.

Maximum : 100

Longueur des graduations principales

Longueur des lignes des graduations principales, en pixels.

Maximum:4 - 10

Nombre de graduations secondaires

Nombre de graduations entre deux graduations principales.

Maximum:4 - 10

Définir automatiquement le nombre de
graduations principales

(Indisponible pour I'affichage YT.) )

TAILLE DES POIGNEES DE REDIMENSIONNEMENT

Diamétre

(Indisponible pour I'affichage XY.)

ECHELLE

FERMER BOITE DE DIALOGUE

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Cancel Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Help Ouvre l'aide en ligne.




¥ Informations

Affichage de I'axe X dans le diagramme a partir de la version 6.51

Les données d'archive de I'axe X ne sont plus chargées, pour des raisons de
performances. Pour afficher malgré tout I'axe X dans le diagramme :

» Ajoutez la variable sélectionnée pour le parameétre Variable for X-axis (Variable de I'axe
X), ainsi que la courbe (a la page 10) dans le diagramme.

» Désactivez I'affichage de la courbe.

¥ Informations

Si un affichage XY est configuré, seule la valeur actuelle correspondante est affichée au
début de I'analyse. Celle-ci ne peut pas étre mise a jour. Le curseur ne peut pas étre
déplacé.

3.24 Heure

Configuration du filtre de temps. Indisponible pour la source de données Ensemble de blocs.

Remarque : L’heure est enregistrée au format UTC. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre
Gestion de la date et de I’heure, dans le chapitre Runtime.

Des filtres de temps peuvent étre prédéfinis dans Editor et dans le Runtime pour les éléments suivants :
» Intervalle absolu (a la page 39)
» Intervalle relatif (a la page 41)
» De (alapage43)
» Période (ala page 45)
Le filtrage horaire peut étre effectué de deux manieres :

1. En définissant un intervalle de temps dans Editor (a la page 48)
Des plages de temps fixes sont utilisées. un intervalle de temps est fourni dans Editor. Il est
uniquement possible de filtrer les données en fonction de cet intervalle de temps dans le
Runtime. Les autres filtres - tels que le filtrage par nom de variable, groupes
d'alarmes/d'événements et classes d'alarmes/d'événements, etc. ne peuvent plus étre modifiés
dans le Runtime.

2. Filtre de temps configurable dans le Runtime (a la page 49)
Le filtre de temps est défini dans Editor et peut étre modifié dans le Runtime, le cas échéant.
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FILTRE DE TEMPS

| Données | Affichage | Axe X | Filtre horaire | Lots | P

Filtre:
() Pas de filtre horaire
() Fitre temps absalu
(®) Filtre temps relatif
(ODe

A partir de HH:MM:S5
() Période de temps

Horairejour

Paramétrage
() Propaser la date/heure courante

(®) Défaut
Jour(s)




FILTRE

Sélection du filtre.
Parametres

Pas de filtre horaire

Filtre absolu

Intervalle relatif

De

Période

Description

Active :Aucun filtre temps n’est utilisé.
Remarque : toutes les entrées du Runtime depuis le 01-01-1990 sont affichées.

Active :Unintervalle de temps fixe est défini dans Editor. Lors de I'exécution
de la fonction, I'intervalle de temps absolu défini est utilisé avec exactitude.

La section Parameétres permet d’afficher et de configurer les options
correspondantes.

Remarque : L’heure est enregistrée au format UTC. Pour plus de détails,
reportez-vous au chapitre Gestion de la date et de I’heure, dans le chapitre
Runtime.

Active :Unintervalle de temps relatif est saisi.

La section Parametres permet d’afficher et de configurer les options
correspondantes.

Attention : Ce filtre est continuellement mis a jour.

Active :L’heure a partir de laquelle le filtre est appliqué. Si I'heure n’est pas
atteinte ce jour, le filtrage a lieu a partir de I’'heure correspondante le jour
précédent.

Sélectionnez le mode du domaine dans la liste déroulante ;
» A partir de HH:MM:SS heures

» Depuis le jour - HH:MM:SS heures

» Depuis le jour, mois a HH:MM:SS

La section Parametres permet d’afficher et de configurer les options
correspondantes.

Attention : L’heure de début de ce filtre n’est pas mise a jour
automatiquement. Seules les heures existantes affichées sont utilisées.
L’heure de fin n’est pas définie avec ce filtre ; elle est reportée.

Active :Unintervalle de temps fixe est saisi. Sélectionnez le mode du
domaine dans la liste déroulante ;

» Horaire-jour

» Horaire-semaine
» Deux semaines
» Un mois

» Uneannée

» 15 minutes

» 30 minutes
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» 60 minutes

La section Parameétres permet d’afficher et de configurer les options
correspondantes.

FERMER LA BOITE DE DIALOGUE

Parametres

oK

Cancel (Annuler)

Aide

Description

Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la
boite de dialogue.

Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la
boite de dialogue.

Ouvre l'aide en ligne.

Remarque : L'option Pas de filtre de temps n'est pas disponible pour les synoptiques Extended Trend.

Période de temps absolue

Le filtre absolu permet de définir une période de temps fixe. Lors de I'exécution de la fonction, I'intervalle temps
absolu défini est utilisé avec exactitude. Pour configurer le filtre :

1. Dans la section Filtre, sélectionnez I'option Intervalle absolu.
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2. Configurez I'intervalle de temps souhaité dans la section Parametres.

Filtre horaire

Filtre

(") Pas de filre horaire
(®) Filtre temps absolu
() Filtre temps relatif
(Cipe

A partir de HH:MM:S5
() Période de temps

Horaire-jour

Paramétrage
(") Proposer |a date/heure courante

(®) Défaut

Jour(s) - Mois - Année] HH - MM - S§
De

15 v|[saer s v|[1 [0 [[o |

Jusqu'a

| v[1s vi[o [0 |[o |5




Parameétres Description

Parametres Configuration du filtre de temps.
Proposer la date/I’heure actuelle Active :Lefiltre de temps est affiché dans le Runtime.
Par défaut Active : Le filtre de temps est fourni dans Editor. Seule I'heure

de début peut encore étre configurée dans le Runtime.

De Heure de début du filtre. Sélection du jour, du mois, de I'année,
de I'heure, de la minute et de la seconde

A Heure de fin du filtre. Sélection du jour, du mois, de I'année, de
I’heure, de la minute et de la seconde

FERMER BOITE DE DIALOGUE

Parametres Description

oK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Cancel Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Help Ouvre l'aide en ligne.

Intervalle relatif

Un intervalle de temps relatif est saisi.

Attention : Ce filtre est constamment mis a jour et continue a fonctionner.

Exemple : Vous pouvez définir un intervalle relatif de 10 minutes et basculer vers un synoptique en réglant ce filtre
de temps sur 12 : 00. Vous verrez alors s’afficher les alarmes de 11:50 a2 12: 00 lors de I'appel de synoptique. Si
le synoptique reste ouvert, le filtre est automatiquement mis a jour. A 12:01, lesalarmesde 11:51 a 12:01
sont affichées, et ainsi de suite.

Pour configurer le filtre :

1. Dans la section Filtre, sélectionnez I'option Intervalle relatif.
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2. Configurez I'intervalle de temps souhaité dans la section Parametres.

Filtre horaire

Filtre

(") Pas de filre horaire
() Filtre temps absolu
(®) Filtre temps relatif
(Cipe

A partir de HH:MM:S5
) Période de temps

Horaire-jour

Paramétrage
(") Proposer |a date/heure courante

(®) Défaut
Jour(s) - Mois




Configuration dans Editor

Zzenon

Parametres Configuration du filtre de temps.
Proposer la date/I’heure actuelle Active :Lefiltre de temps est affiché dans le Runtime.
Par défaut Active : Lefiltre de temps est fourni dans Editor. Seule I'heure

de début peut encore étre configurée dans le Runtime.

Sélection de I'intervalle relatif en jours, heures, minutes et
secondes.

FERMER BOITE DE DIALOGUE

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Cancel Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Help Ouvre l'aide en ligne.

De

Définit I’heure a partir de laquelle le filtre est appliqué. Pour configurer le filtre :
1. Dans la section Filtre, sélectionnez I'option Inactif.
2. Sélectionnez le filtre souhaité dans la liste déroulante.
e A partir de HH:MM:SS heures
e Depuis le jour - HH:MM:SS heures

° Depuis le Jjour, mois a HH:MM:SS




Configuration dans Editor

Zzenon

3. Configurez I'intervalle de temps souhaité dans la section Parametres.

Filtre horaire

Filtre

(") Pas de filre horaire
() Filtre temps absolu
() Filtre temps relatif
®De

| A partir de HH:MM:SS

() Période de temps

Horaire-jour

Paramétrage

HH - MM - 55

[+ 1o ][ ]

Parametres Configuration du filtre de temps.

[Date/Heure] Selon la configuration de I'option Inactif, 'heure a partir de
laquelle le filtre est appliqué est configurée ici :

» A partir de HH:MM:SS

» A partir d’un jour, & HH:MM:SS

» A partir d’un jour, d’un mois, & HH:MM:SS
Avertissement! L’heure de début de ce filtre n’est pas mise a
jour automatiquement. Seules les heures existantes affichées

sont appliquées, méme si le synoptique reste ouvert et I'heure
de 23:00:00 est atteinte.

L’heure de fin de I'intervalle n’est pas définie avec ce filtre ; elle
est reportée.

» A partir de HH:MM:SS L’heure a partir de laquelle le filtre est appliqué. Si I’heure n’est

pas atteinte ce jour, le filtrage a lieu a partir de I'heure




» A partir d’un jour, a
HH:MM:SS

» A partir d’un jour, d’un
mois, a HH:MM:SS

FERMER BOITE DE DIALOGUE

Parametres

oK

Cancel

Help

Période

correspondante le jour précédent.

Exemple : Vous saisissez 23:00: 00. Si la fonction est
exécutée a 23:30, elle est filtrée de 23:00:00 jusqu’a I’heure
actuelle. S'il est 22:30, toutefois, le filtrage est actif de 23:00:00
le jour précédent jusqu’a I'heure actuelle.

Un jour et une heure de début du filtre sont saisis. Si I’heure
indiquée n’a pas été atteinte au cours du mois actuel, I'heure
correspondante définie le mois précédent est utilisée.

Exemple : Vous saisissez jour 5-23:00:00. Si nous sommes
le 10 du mois et il est 23:30, le filtrage sera appliqué a compter
du 5 a 23:00:00 jusqu’a I’heure actuelle. Si toutefois nous
sommes le 4 du mois, le filtrage sera appliqué a partir du 5 du
mois précédent jusqu’a I’heure actuelle.

Un mois, un jour et une heure de début du filtre sont saisis. Si
I’heure indiquée n’a pas été atteinte au cours de I'année
actuelle, I'heure correspondante définie I'année précédente est
utilisée.

Exemple : Vous saisissez Jour 5, MoisOctobre -
23:00:00. Si nous sommes le 10 octobre et il est 23:30, le
filtrage est appliqué a compter du 5 octobre a 23:00:00 jusqu’a
I’heure actuelle. Si toutefois nous ne sommes que le 4 octobre,
le filtrage sera appliqué a partir du 5 octobre de I'année
précédente, de 23:00 jusqu’a I’heure actuelle.

Description

Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Ouvre l'aide en ligne.

Définit une période de temps durant laquelle le filtre est appliqué. Pour configurer le filtre :

1. Dans la section Filtre, sélectionnez I'option Intervalle.
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2. Configurez I'intervalle de temps souhaité dans la section Parametres.

Filtre horaire

Filtre

(") Pas de filre horaire
() Filtre temps absolu
() Filtre temps relatif
(Cipe

A partir de HH:MM:S5
(®) Période de temps

| Horaire jour

Paramétrage

[IModifier la période de temps

Déplacer la période de temps dans le futur de
HH - MM - S5

() Ajouter la durée
(®) Soustraire |a durée

O Utiliser la derniére période de temps
efferhiée




Parameétres
Parameétres

Période

Modifier ’intervalle

Déplacer Pintervalle dans le futur de

Modifier intervalle de

Ajouter le temps

Soustraire le temps

Description
Configuration du filtre de temps.
Sélection d’une plage de temps dans une liste déroulante.

Le filtrage de cette plage de temps est effectué dans le Runtime. Le
filtre est définir par rapport a I’heure de I'appel de synoptique.

Par exemple : La valeur 60 minutes affiche toutes les archives de
la derniére heure.

Si cette boite de dialogue est affichée dans le Runtime, I’heure de
début de la plage de temps peut étre sélectionnée.

Permet de modifier les cycles, les délais et les prolongations de
périodes de temps.

Active :Ll’évaluation est réalisée conformément aux regles
suivantes :

» D’abord, I'option Utiliser la derniére période de temps
effectuée est évaluée.

» Ensuite, 'option Modifier la période de temps de est
utilisée.

» Enfin, I'option Déplacer la période de temps dans le
futur de est appliquée.

Inactive :Aucune modification n’est apportée a la période de
temps.

Attention : Dans la version 7.10, les actions de filtrage réalisées
avec cette fonction générent des résultats différents de celles
réalisées dans les versions antérieures.

Active :Llapériode de temps définie dans le filtre est décalée
vers le futur. Indication en heures - minutes - secondes.

Si un décalage égal ou supérieur a la période de temps sélectionnée
est défini, un message invitant I'utilisateur a vérifier la configuration
s’affiche.

Active :Llapériode de temps définie dans le filtre est modifiée.
Indication en heures - minutes - secondes.

Si une modification et un décalage égaux ou supérieurs a la période
de temps sélectionnée sont définis, un message invitant I'utilisateur
a vérifier la configuration s’affiche.

Active :Ll’heureindiquée dans le parameétre Modifier la période
de temps de est ajoutée au temps défini dans le parameétre Période
de temps.

Active :Ll’heureindiquée dans le parameétre Modifier la période
de temps de est déduite du temps défini dans le paramétre Période
de temps.
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Utiliser la derniére période de temps | Active :Lladerniére période de temps terminée est utilisée.
effectuée

FERMER BOITE DE DIALOGUE

Parameétres Description

oK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Cancel Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Help Ouvre l'aide en ligne.

Spécifier un intervalle de temps dans Editor

Avec cette méthode, saisissez un intervalle de temps fixe dans Editor ; celui-ci sera alors appliqué
lorsque la fonction sera exécutée dans le Runtime. Vous pouvez alors uniquement définir I’heure de
début dans le Runtime, mais aucun autre parameétre de filtre.

Par exemple : Vous définissez un filtre temps de 30 minutes. Dans le Runtime, vous pouvez uniqguement
définir I'instant auquel doit débuter cet intervalle de temps de 30 minutes. Toutefois, vous ne pouvez
pas transformer le filtre en filtre de jour.

A Attention

Si vous utilisez ce filtre, vous ne pouvez plus modifier les autres filtres disponibles dans
I'onglet Général dans le Runtime. Vous pouvez toutefois encore filtrer le texte, les états
et les équipements.

Pour créer le filtre :
1. Le synoptique doit comporter un bouton Filtre permettant d’exécuter le filtre dans le Runtime

2. Sélectionnez le filtre souhaité
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3. Configurez I'intervalle de temps spécifié

Filtrer...

Filtre horaire

() Pas de filtre horaire Annuler

Filtre

(@) Filtre temps absolu Aide
() Filtre temps relatif
(Ope
A partir de HH:MM:S5
() Périnde de temps

Horaire-jour

Paramétrage
() Proposer la date/heure courante

(®) Défaut
Jour(s) - Mois - Année] HH - MM - S5
De

15w | | Janvier v(|2014 v (|1 V] a

Jusqu'a

28 v | |Janvier (2014 v | |0 V] 1]

Conseil relatif a I'intervalle de temps : Activez 'option Afficher la boite de dialogue de
filtre dans le Runtime dans la bofte de dialogue de filtre. Ceci vous permet de modifier I'heure de
début avant I’exécution de la fonction. N'activez pas I'affichage du filtre dans le Runtime lorsque la
fonction est activée ; ceci garantit que l'intervalle actuel est toujours utilisé. Si vous avez activé 'option
Utiliser le dernier intervalle de temps fermé, I'intervalle de temps précédent est affiché.

Exemple : Vous définissez un filtre temps de 30 minutes. Il est 10:45 lorsque la fonction est activée. Si
I’option Utiliser le dernier intervalle de temps fermé est désactivée, le filtre est défini sur I'intervalle de
temps actuel, de 10:30:00 a 10:59:59. Si I'option est activée, le filtre est défini sur I'intervalle de temps
précédent, de 10:00:00 a 10:29:59.

Le filtre de temps peut étre configuré dans le Runtime

Avec cette méthode, vous définissez un filtre de temps dans Editor. Celui-ci peut étre modifié dans le
Runtime avant exécution. Pour créer le filtre :

1. Le synoptique doit comporter des boutons Filtre et Visualiser filtre
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2. Sélectionnez le filtre souhaité :
e Période de temps absolue
e Intervalle relatif
3. Dans la section Parameétres, sélectionnez I'option Proposer la date/I’heure actuelle.

4. La boite de dialogue de filtre s’affiche dans le Runtime, avec la date et I'heure actuelles.

Filtrer... [ x |
Filtre horaire
Filtre
() Pas de filtre horaire fonicy
Filtre temps absolu Aide

Filtre temps relatif
(ODe

A partir de HH:MM:S5
() Périnde de temps

Horaire-jour

Paramétrage
(®) Proposer la date heure courante

() Défaut

3.2.5 Lots

Vous pouvez choisir de limiter I'affichage a certains lots sur cet onglet. Les informations des lots sont
également appliquées au filtre existant. Disponible uniquement pour la source de données Données
d'archives.
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Y Informations

Certains filtres dans zenon peuvent étre configurés indépendamment les uns des autres,
puis associés dans le Runtime. Ceci est uniquement possible dans une certaine mesure,
avec le filtre de lots.

Le filtre de lots peut afficher une liste de lots existants dans le Runtime. En revanche, les
données du Runtime ne sont pas disponibles dans Editor.

Lors de la configuration de I'appel de synoptique dans Editor, I'onglet Filtre de temps
peut uniquement étre utilisé conjointement au filtre de lots, en tant que pré-filtre pour la
boite de dialogue de sélection. Si vous sélectionnez un lot dans cette liste dans le
Runtime, le filtre de temps est remplacé avec les données issues du lot sélectionné pour
autoriser un filtrage précis du lot sélectionné.

Ceci signifie : Si la boite de dialogue de sélection de lots est utilisée dans le Runtime et un
lot est sélectionné, le filtre de temps affiché ne correspond pas a celui configuré dans
Editor.

Filtrer...
Données | Affichage | Axe X | Fitre de temps horaire | Lots Paramétres des colonnes | Paramétres de limprimante
Le mode "Lot relatif" n'est possible qu'avec une connexion avec l'archive de la source de données et les courbes YT. Aucune courbe ne dev
Annuler
Filtre:
") Pas de filre de lots Aide
Appliquer directement le filtre de lots
(®) Afficher la boite de dialogue de sélection de lots 1 =
Sélection relative des lots Afficher e
Remplacer dialogue avec ce synoptique en runtime Afficher le

<aucun synoptique> Utiliser le fitre de temps de l'onglet Temps

Inclure les valeurs de début et de fin & l'extérieur

Archive(s) Momis)
®) Pas de fitre .
. Statique

Depuis une varable Depuis une varable
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Remarque : L'option Sélection relative des lots est uniqguement disponible pour I'axe YT, et uniquement
si aucune courbe n'a été configurée.

FILTRE

Parametres d’application du filtre de lots. Sélectionnez une des options suivantes :
» Pas defiltre de lots
» Appliquer directement le filtre de lots

» Afficher la boite de dialogue de sélection de lots
Remarque : Si le filtre de lots est affiché sous forme de boite de dialogue, il peut étre pré-filtré
en fonction des identifiants d’archive. Nous vous recommandons expressément d’utiliser ce
pré-filtrage pour améliorer les performances.
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Parametres

Pas de filtre de lots

Appliquer directement le filtre
de lots

Afficher la boite de dialogue de
sélection de lots

Remplacer dialogue avec ce
synoptique en runtime

Sélection relative des lots

Description

» Active :Lefiltre de lots est désactivé et ne peut pas étre
configuré. Le filtrage de lots n’est pas exécuté dans le Runtime.

» Active :Lefiltre configuré ici est directement appliqué dans le
Runtime.

Remarque : Il n’existe aucune possibilité pour afficher tous les lots dans
une liste et en sélectionner un manuellement. Si un lot particulier doit
étre affiché, le filtre pour les archives, les noms et les heures doit étre
configuré en conséquence. Ceci nécessite une excellente connaissance
des données existantes. Dans I'alternative, nous vous recommandons de
sélectionner I'option Afficher la boite de dialogue de sélection de lots.

Active :Lla boite de dialogue de sélection est affichée dans le
Runtime dans les situations suivantes :

» Lorsque vous cliquez sur Filtre, ou

» Lors d’un appel de synoptique, si I'option Afficher cette boite de
dialogue dans le Runtime a été activée (indisponible avec tous les
types de fonctions et de synoptiques).

Remarque : La boite de dialogue n’est pas affichée en cas de
rechargement du projet.

Les options peuvent étre présélectionnées dans Editor.

Indisponible si I'option Afficher la boite de dialogue de sélection de lots
a été sélectionnée.

Permet de définir un synoptique devant étre appelé dans le Runtime a la
place de la boite de dialogue de sélection de lots. Seuls les synoptiques
Filtre de temps/de lot sont proposés.

Cliquez sur le bouton ... pour ouvrir une boite de dialogue permettant de
sélectionner un synoptique.

Si le synoptique lié n’est pas localisé dans le Runtime, une recherche est
effectuée pour trouver les synoptiques correspondants portant le nom
spécifié.

Remarque : Un synoptique de filtre de lots peut également étre
sélectionné avec I'option Afficher cette boite de dialogue dans le
Runtime. Toutefois, il n’est pas utilisé comme filtre, mais comme
synoptique de filtre de temps. Les options de filtre de lots ne sont pas
correctement appliquées a cet emplacement.

Attention : Cette option est uniquement disponible pour le
module Extended Trend. Avec les cadrans, elle est affichée pour
tous les types de synoptiques ; ici, toutefois, elle est uniguement
disponible pour le module ETM.

Configuration pour le module ETM :

Pour que I'option soit disponible, I'option Afficher la boite de
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dialogue de sélection de lots doit étre activée et la propriété Projet
Windows CE doit étre désactivée dans les propriétés du projet.

» Active :Autorise la comparaison directe de plusieurs lots.
L’affichage débute toujours au point zéro.

Vue d’ensemble de la mise en ceuvre de la configuration dans le Runtime :

HEURE

Configuration du filtre de temps pour la sélection de lots. Sélectionnez une des options suivantes :
» Pasdefiltre
» Derniers lots

» Utiliser le filtre de temps de ’onglet Temps
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Parametres

Pas de filtre

Derniers lots

Afficher les lots actuels

Afficher les lots terminés

Utiliser le filtre de temps de
I’onglet Temps

Description

» Active :Llaplage de temps définie sur I'onglet Temps n’est pas
prise en compte. Tous les lots terminés et actuels sont affichés.

Attention : Fonctionne uniqguement avec I'option Appliquer directement
le filtre de lots.

L'option permet d’associer les options Afficher les lots actuels et
Afficher les lots terminés. Une des deux options au moins doit étre
activée. Si les deux options ont été désactivées, ceci correspond au
parametre Pas de filtre.

» Active :Saisie du nombre de lots terminés, en fonction des
critéres de filtre sélectionnés. Saisie du nombre dans le champ
correspondant ou configuration a 'aide des touches fléchées.

Exemple : La valeur 3 a été saisie pour I'option. 2 lots sont en cours
d’exécution et 10 sont terminés. Les lots suivants sont affichés : les deux
lots actuels et les lots terminés.

Remarque : La configuration du filtre de temps n’est pas utilisée comme
intervalle pour les lots actuels, mais pour I'année passée. Le filtre n’a pas
été mis en ceuvre en tant que pré-filtre, et ne peut donc pas étre utilisé
pour améliorer les performances.

Notes concernant la compatibilité :

Si le projet est compilé pour une version antérieure a la version 7.11, les
dispositions suivantes s’appliquent : Si les lots actuels ou I'association de
lots en cours et terminés sont sélectionnés, seuls les lots terminés sont
affichés dans le Runtime.

» Active :Leslots actuels sont affichés.

Remarque : Sile nombre de lots a afficher est supérieur au nombre de
lots actuels, les lots terminés sont également affichés jusqu’a ce que la
limite configurée soit atteinte.

Exemple : 3 lots doivent étre affichés. 1 lot est en cours d’exécution, 5
lots sont terminés. Le lot actuel et les deux lots terminés sont affichés.

» Active :Leslotsterminés sont affichés.

Remarque : Si le nombre de lots a afficher est supérieur au nombre de
lots terminés, les lots terminés sont également affichés jusqu’a ce que la
limite configurée soit atteinte.

» Active :Lle préfiltrage est effectué avec les parametres de I'onglet
Temps.

La plage effective du filtre peut étre modifiée dans les limites de cette
plage de temps. Sélectionnez dans la liste déroulante :

» Inclure les valeurs de début et de fin situées hors
des limites du filtre:(Par défaut)
Les lots peuvent démarrer avant I’heure de début configurée dans le
filtre Temps et se terminer apres I’heure de fin configurée.
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ARCHIVES
Configuration du filtrage pour les archives.
sélection de lots.
Sélectionnez une des options suivantes :
» Pas defiltre
» Statique

» Depuis une variable

Uniquement les valeurs de début et de fin situées
hors des limites du filtre:

Les lots doivent commencer et se terminer dans les limites des
horaires de début et de fin configurés dans le filtre Temps.

Inclure les valeurs de début antérieures aux
limites du filtre:

Les lots peuvent démarrer avant I’heure de début configurée dans le
filtre Temps et se terminer apres I’heure de fin configurée.

Inclure les valeurs postérieures a la limite du
filtre:

Les lots peuvent également se terminer apres la fin de la période
définie dans le filtre Temps, mais doivent commencer a I’heure de
début configurée ou aprés celle-ci.

Conformer les valeurs de début et de fin aux
limites du filtre:

Les lots sont tronqués conformément aux horaires de début et de fin
configurés dans le filtre Temps.

Ce filtre est appliqué comme pré-filtre pour la boite de dialogue de
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Parameétres Description

Pas de filtre » Active :Lefiltrage des noms d’archives est désactivé.

Statique » Active :Llesarchives dont l'identifiant correspond a la chaine de
caracteres saisie dans le champ de recherche sont filtrées.

Saisissez les identifiants d’archive dans le champ de recherche.
» Séparez plusieurs identifiants par une virgule (,).
» *ouvide : Toutes les archives, pas de filtre.

Depuis une variable » Active :Llavaleurdes variables liées ici est appliquée sous forme
de filtre de noms d’archive dans le Runtime.

Cliquez sur le bouton ... pour ouvrir la boite de dialogue de sélection de
variables.

Uniquement disponible pour tous les modules si I'option Appliquer
directement le filtre de lots a été sélectionnée :

Remarques concernant les variables dans le Runtime :

» La sélection de variables est uniquement activée dans le Runtime si
une variable valide a déja été liée dans le Runtime. Le bouton ... est
toujours désactivé dans le Runtime. L’option peut étre
sélectionnée, mais aucune nouvelle variable ne peut étre liée.

» Silavariable n’est pas authentifiée auprés du driver au moment de
I'application du filtre de lots, la variable est authentifiée et lue. Ceci
peut entrainer des délais avec les connexions de drivers et
protocoles plus lents.

Attention : Si la variable sélectionnée n’est pas présente dans le Runtime,
aucun filtrage de noms d’archive n’est effectué. Ceci est également vrai
s’il est impossible de déterminer la valeur de la variable. Le filtre
correspond dans ce cas au paramétre Pas de filtre.

Remarque concernant le module ETM : Dans le module ETM, les archives sont définies en fonction
des courbes configurées dans la fonction d’appel de synoptique. Dans le Runtime, ceci est uniguement
possible avec I'option lots relatifs.  Les variables doivent alors étre sélectionnées dans le Runtime, ce
qui dépend de I’éventuelle sélection d’archives. Une fois filtrée, I'archive doit étre une des archives liées
aux courbes configurées. Si ce n’est pas le cas, aucune donnée ne sera affichée. Ce parameétre peut
toutefois également étre utilisé pour limiter I'affichage des courbes. Ces courbes restent toutefois
affichées dans la liste de courbes.

Exemple avec le module ETM :
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A AR AR Affichée dans la liste de courbes et
dessinée dans la tendance.

B EA Uniquement affichée dans la liste de
courbes.

C EP Uniquement affichée dans la liste de
courbes.

Remarque concernant la maintenance d’archive : L’archive pour laquelle le synoptique est ouvert est déja
sélectionnée dans la fonction d’appel de synoptique. Une seule archive peut étre sélectionnée ; aussi, il est inutile
d’imposer d’autres limitations.

Exemple de maintenance d’archive :

AR EA Aucune donnée n’est affichée.

NOMS

Configuration du filtrage des noms. Sélectionnez une des options suivantes :
» Pas de filtre
»  Statique
»  Depuis une variable




Parametres
Pas de filtre

Statique

Depuis une variable

Description

» Active :Lefiltrage des noms de lots est désactivé.

» Active :Lesnoms de lots correspondant a la chaine de caracteres
saisie dans le champ de recherche sont filtrés.

Saisissez le nom de lot dans le champ de recherche :
» Séparez les entrées multiples par un tube (]).
» *ouvide : Tous les lots de toutes les archives affichées, pas de filtre.

» Active :Llavaleurde lavariable liée ici est appliquée sous forme
de filtre de noms de lot dans le Runtime.

Cliquez sur le bouton ... pour ouvrir la boite de dialogue de sélection de
variables.

Indisponible si I'option Appliquer directement le filtre de lots a été
sélectionnée :

Remarques concernant les variables dans le Runtime :

» La sélection de variables est uniquement activée dans le Runtime si
une variable valide a déja été liée dans le Runtime. Le bouton ... est
toujours désactivé dans le Runtime. L’option peut étre
sélectionnée, mais aucune nouvelle variable ne peut étre liée.

» Silavariable n’est pas authentifiée auprés du driver au moment de
I'application du filtre de lots, la variable est authentifiée et lue. Ceci
peut entrainer des délais avec les connexions de drivers et
protocoles plus lents.

Attention : Si la variable sélectionnée n’est pas présente dans le Runtime,
aucun filtrage de noms de lot n’est effectué. Ceci est également vrai s'il
est impossible de déterminer la valeur de la variable. Le filtre correspond
dans ce cas au parameétre Pas de filtre.

FERMER LA BOITE DE DIALOGUE

Parametres

oK

Cancel (Annuler)

Aide

Description

Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis
ferme la boite de dialogue.

Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme
la boite de dialogue.

Ouvre l'aide en ligne.
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3.2.6 Parametres des colonnes

Configuration des parametres des colonnes pour la liste de courbes étendue.

Données | Affichage | Axe X | Fitre horaire | Lots | Paramétres des colornes | P

Affichage du curseur / valeurs comprises entre premier et detndéme curseurs

Type colonne Largeur [caractér...

Date 18
Courbe 30
Valeur 10
Unité 10
Texte de limite 8
Etat 10
[ Minimum 10
[] Mayenne 10
[ Maximum 10
[] Différence de temps 10
[] Différence de valeurs 10
[] Somme 10
[] Ecart type 10
[] Nb poirts de mesure 10

[ Montrer I'entéte dans zone de balayage en mode compatibilits

Liste étendue des courbes

Filtre texte r Filtre texte | Fitretete  F|Fitre texte W |Fitret... W Filtre texte




Parametres

Affichage du curseur / valeurs
comprises entre premier et
deuxiéme curseurs

Type colonne

Largeur

Afficher I'en-téte dans la fenétre
d'analyse en mode de
compatibilité

Liste de courbes étendues

Champ de liste

Sélection colonne

Description

Configuration des types et des largeurs des colonnes affichées.

Types de colonnes disponibles :

Affichage du curseur

» Date
» Variable
» Valeur

»  Unité de mesure
» Etat
» State
Valeurs entre premier et deuxiéme curseur
»  Minimum
» Moyenne
»  Maximum
» Différence de temps
» Différence de valeurs
»  Somme
» Ecart-type
» Nombre de points de mesure

Cliquez sur la case a cocher pour activer ou désactiver I'affichage du
type dans le Runtime.

Largeur de colonne pour |'affichage sous forme de colonnes ou du
nombre de points de mesure entre le premier et le deuxiéme curseur
dans la liste d'affichage du curseur. La valeur correspond au nombre
de caracteres.

Cliquez sur la valeur pour I'éditer.

Active :Dans les versions zenon antérieures a la version 6.51 SPO,
les en-tétes de colonnes sont affichés dans la fenétre d'analyse en
mode de compatibilité. Cette option permet notamment d'afficher
des projets convertis dans le Runtime, par exemple.

Elle n'est pas nécessaire pour les projets a partir de la version 6.51.
Tous les en-tétes de colonnes sont affichés dans la liste d"analyse.

Configuration des parametres des colonnes pour la liste de courbes
étendue.

Affichage des colonnes configurées.

Ouvre la boite de dialogue de sélection des colonnes (a la page 62).
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Format colonne Ouvre la boite de dialogue de mise en forme des colonnes (a la page
63).

Ok Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis
ferme la boite de dialogue.

Cancel (Annuler) Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis
ferme la boite de dialogue.

Aide Ouvre l'aide en ligne.

¥ Informations

Les intitulés des colonnes de la liste d'affichage du curseur peuvent étre modifiés a I'aide
de la fonction de changement de langue.

Pour spécifier un en-téte lors de la conversion de projets créés dans des versions
antérieures, vous pouvez supprimer la liste de sortie de curseur existante et la remplacer
par le nouvel élément, ou cocher la case Afficher I'en-téte.

Si vous créez des projets destinés a une version de zenon antérieure a la version 6.51 SPO,
vous pouvez insérer la liste d'affichage du curseur de votre choix aprés avoir sélectionné
la version souhaitée du Runtime.

Sélection colonne

Dans cette section, vous configurez les colonnes affichées dans le Runtime.

Paramétres des colonnes
Sélection colonne
Colonnes disponibles Colonnes sélectionnées
Ajouter —> Nom de la courbe Annuler
Titre
Couleur Aide

S Couleur de remplissage
Transparence couleur remp.
—= Remplissage

Axe Y

N Actif

<~ Supprimer tout Mom de |a variable
Identification de la variable
Ordre de tri




Bouton

Colonnes disponibles

Colonnes
sélectionnées

Ajouter ->

Ajouter toutes ->

<- Supprimer

<- Supprimer tout

Haut

Bas

Fonction
Liste de colonnes pouvant étre affichées dans la table.

Colonnes affichées dans la table.

Déplace la colonne sélectionnée des colonnes disponibles vers les éléments
sélectionnés. Lorsque vous confirmez la boite de dialogue en cliquant sur OK, ces
colonnes sont affichées dans la vue de détail.

Déplace toutes les colonnes disponibles vers les colonnes sélectionnées.

Supprime les colonnes marquées des éléments sélectionnés et les affiche dans la
liste des colonnes disponibles. Lorsque vous confirmez la boite de dialogue en
cliguant sur OK, ces colonnes sont supprimées de la vue de détail.

Toutes les colonnes sont supprimées de la liste des colonnes sélectionnées.

Déplace I'entrée sélectionnée vers le haut. Cette fonction est uniquement
disponible pour les entrées uniques ; les sélections multiples ne sont pas
autorisées dans ce cas.

Déplace I'entrée sélectionnée vers le bas. Cette fonction est uniquement
disponible pour les entrées uniques ; les sélections multiples ne sont pas
autorisées dans ce cas.

FERMER BOITE DE DIALOGUE

Parameétres
oK
Annuler

Aide

Format colonne

Description
Applique les parametres et ferme la boite de dialogue.
Annule toutes les modifications et ferme la boite de dialogue.

Ouvre l'aide en ligne.

Les colonnes sont mises en forme ici.
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Configuration des propriétés des colonnes pour les listes configurables. Les parameétres ont un effet sur

la liste correspondante dans Editor ou, lors de la configuration d’un appel de synoptique, dans le
Runtime.

Format des colonnes

Colonnes disponibles

Couleurs définies par ['utilisateur
[ couleurs définies par l'utiisateur

Couleur du texte _l
Couleur d'arrigre-plan _|




COLONNES DISPONIBLES

Parametres

Colonnes disponibles

PARAMETRES

Parametres
Parameétres

Texte

Largeur

Alignement

Désactiver le filtre de
colonnes dans le Runtime

Couleurs définies par
Putilisateur

Description

Liste de colonnes disponibles avec la fonction de sélection de colonnes. La
configuration de la colonne sélectionnée se déroule via les options de la
section Parametres.

Description
Parametres de la colonne sélectionnée.
Nom de l'intitulé de colonne.

Cet intitulé de colonne est compatible avec la fonction de changement de
langue en ligne. Pour cela, le caractere @ doit étre saisi devant le nom.

Largeur de la colonne en caractéres.
Calcul : nombre de caracteres multiplié par la largeur moyenne des caracteres
de la police sélectionnée.

Alignement. La sélection de I'attribution s’effectue au moyen des cases
d’option.

Parametres possibles :

» Justifié & gauche : Le texte est justifié contre le bord gauche de la
colonne.

» Centré : Le texte est centré dans la colonne.
» Justifié a droite : Le texte est justifié contre le bord droit de la colonne.

Active : Lefiltre de cette colonne ne peut pas étre modifié dans le
Runtime.

Remarque : Uniquement disponible pour :
» Module Batch Control

» Extended Trend

» Synoptiques de filtre

» Module Message Control

» Recipe Goup Manager

Propriétés permettant de sélectionner des couleurs définies par I utilisateur
pour le texte et I'arrieére-plan. Les parametres ont une incidence dans Editor
et dans le Runtime.

Remarque :

» Ces parametres sont uniquement disponibles pour les listes
configurables.

» Enoutre, le focus correspondant dans la liste peut étre indiqué par

65



différentes couleurs de texte et d’arriére-plan dans le Runtime. Celles-ci
sont configurées dans les propriétés du projet.

Couleurs définies par Active :Lescouleurs définies par I'utilisateur sont appliquées.
Putilisateur
Couleur du texte Couleur d’affichage du texte. Cliquez sur la couleur pour la palette de

sélection de couleurs.

Couleur d’arriére-plan Couleur d’affichage de I'arriére-plan de la cellule. Cliquez sur la couleur pour
la palette de sélection de couleurs.

FERMER BOITE DE DIALOGUE

Parametres Description

oK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Cancel Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Help Ouvre l'aide en ligne.

Personnalisation de la vue de la liste de sortie du curseur

L'apparence de la liste de sortie du curseur peut étre adaptée aux exigences individuelles :

BARRES DE DEFILEMENT, EN-TETES ET GRILLES

Pour définir la taille et I'apparence des barres de défilement, de I'en-téte ou des grilles dans les rapports

1. Dans le groupe Affichage, activez la propriété Parameétres du graphique étendu.

2. Définissez les propriétés souhaitées dans les groupes Ascenceurs et En-téte et grille pour
I'élément Liste d'alarmes affiché a I'écran.

¥ Informations
Sila propriété Fichier graphique est sélectionnée pour la propriété Style
d'affichage, tous les éléments pour lesquels aucun fichier graphique n'a été sélectionné

sont illustrés avec un dégradé de couleurs. Les éléments graphiques transparents ne
peuvent pas étre utilisés pour les éléments de contréle des listes.
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TRI DANS LE RUNTIME
Pour sélectionner une colonne aux fins du tri dans le Runtime et déterminer la séquence de tri,
configurez I'élément graphique pour la ligne d'intitulé :

1. Sélectionnezle fichier graphique pour la propriété Style d'affichage.

2. Liez les propriétés Tri croissant et Tri décroissant a un fichier graphique.

3. Le fichier graphique sélectionné pour le sens de tri concerné est affiché dans le Runtime, pour
autoriser le tri des colonnes concernées.

4. Cliquez sur I'élément graphique pour modifier I'ordre de tri.

5. Cliquez sur l'intitulé d'une colonne pour activer le tri de cette colonne.

UTILISATION DE L'EN-TETE DANS LE RUNTIME
Vous pouvez permettre aux utilisateurs d'actionner I'en-téte dans le Runtime. Cela autorise la
personnalisation de |'apparence dans le Runtime :

» Modification largeur

» Modification de I'ordre de tri

Pour cela, accédez au groupe Liste d‘alarmes dans les parametres et sélectionnez, dans la propriété
En-téte liste d'alarmes, I'option Actions autorisées sur entétes de colonne. Dans cette section,
vous pouvez également choisir de rendre I'en-téte inutilisable ou invisible.

Ces parametres s'appliquent a tous les en-tétes du projet.

Y Informations

Vous pouvez interdire la manipulation ou I'affichage de I'en-téte pour chaque liste
d'alarmes en désactivant la propriété Montrer |'en-téte ou En-téte éditable pour la vue
sous forme de table.

APERCU

Lorsque vous activez la propriété Parameétres du graphique étendu, I'en-téte et les barres de défilement
sont affichés sous forme d'apercu dans Editor. Ainsi, les détails tels que les couleurs, les effets de
remplissage et de lumiére ou les grilles peuvent étre configurés plus facilement.

Attention : puisque la taille des barres de défilement est égale a leur taille dans le Runtime, la taille
totale de la liste dans Editor peut différer de la taille dans le Runtime. Cela s'applique également a la
taille de I'en-téte et a la police de caractéres de I'en-téte.
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3.2.7  Parametres de l'imprimante

Configuration des parametres d'impression ou d'impression dans un fichier.

| Données | Affichage | Axe X | Filire de temps horaire | Lots | Paramétres des col &tres de limprimante
Sortie
() Imprimante
(@) Fichier

Epaisseur Hauteur
T s e

() Spécification de nom de fichier

(®) Nom de fichier automatique (<préfie_><AAAAMMJJ:_<HHMM: types)
[ Avec préfice

Options
[#] Afficher |a légende [ Imprimer sur une page

En+éte et pied de page, intitulé et commentaire

L & [ o Il

Centre :




SORTIE

Parametres
Sortie

Imprimante

Fichier

Type

Largeur
Hauteur
Spécification du nom de fichier

Nom de fichier automatique

Avec préfixe

OPTIONS

Parametres

Options

Description
Configuration du type de sortie et des options correspondantes.

Active :Llediagramme est transmis a l'imprimante défini dans la
section Configuration générale de zenon (sélection par défaut pour
les captures d'écran). Reportez-vous également au chapitre relatif aux
imprimantes.

Active :Llediagramme est enregistré sous forme de fichier.
Configurez la sortie avec les options :

» Type
» Largeur
» Hauteur

»  Spécification du nom de fichier
» Nom de fichier automatique
»  Avec préfixe

Ces options sont uniquement disponibles pour la sortie sous forme de
fichier.

Sélectionnez le type de fichier dans la liste déroulante. Les possibilités
suivantes sont disponibles :

» JPG
» BMP
» SVG

Saisissez la largeur du fichier graphique, en pixels.

Saisissez la hauteur du fichier graphique, en pixels.
Active :Saisissez un nom de fichier au choix.

Active :Lenom de fichier est généré automatiquement.
Format : <Préfixe_><AAAAMMJJ> <HHMM>.<Type>

Disponible uniquement si la propriété Nom de fichier automatique a
été activée.
Saisissez le préfixe de votre choix pour le nom de fichier

automatiquement créé. Ce préfixe est inséré avant le nom, suivi d'un
caractere de soulignement (_).

Description

Configuration des options.
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Afficher la légende

Imprimer sur une page

Active :Unelégende estimprimée avec le diagramme. Celle-ci vous
informe sur les courbes et les couleurs, par exemple.

Active :Llalégende estimprimée surla méme page que le
diagramme.

EN-TETE ET PIED DE PAGE, INTITULE ET COMMENTAIRE

Parametres

En-téte et pied de page,
intitulé et commentaire

En-téte

Pied de page

Titre
Commentaire

Ok

Cancel (Annuler)

Aide

Description

Pour l'impression d'un diagramme Extended Trend, des
informations supplémentaires peuvent étre configurées pour
I'en-téte et le pied-de-page, ainsi qu'un titre et des
commentaires.

Quatre boutons sont disponibles pour faciliter la saisie :

» Date

» Heure

» Nom du diagramme

» Numéro de page

Saisissez des informations pour les sections suivantes de |'en-téte :

» Gauche
» Centré
» Droite

Saisissez des informations pour les sections suivantes du pied-de-page :

» Gauche
» Centré
» Droite

Saisissez un titre.
Saisissez un commentaire.

Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis
ferme la boite de dialogue.

Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis
ferme la boite de dialogue.

Ouvre l'aide en ligne.
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Remarque : Les impressions lancées en cliquant sur le bouton Imprimer d'un synoptique Extended Trend
peuvent différer de celles effectuées a I'aide des fonctions Appel de synoptique - Extended Trend ou
Imprimer un diagramme Extended Trend. La fonction lance l'impression en se basant sur une fenétre de 1000
x 700 pixels. Les proportions des impressions lancées a I'aide du bouton sont définies dans Editor. Annuler

3.3 Configuration des courbes

Pour créer des courbes, cliquez sur le bouton Ajouter sur I'onglet Données (a la page 12). Pour
configurer les courbes :

1. Sélectionnez la courbe dans la liste
2. Cliquez sur le bouton Edition
3. La boite de dialogue de configuration s'affiche a I'écran.
4. Configurez les éléments suivants :
a) Parameétres de la courbe (a la page 71)

b) Paramétres axe Y (a la page 74)

3.3.1 Parametres de la courbe

Madifier la courbe “
Paramétres courbe | Axe ¥
Courbe
Mom de la courbe Annuler
WIZ_VAR_12
Aide
Epaisseur de trait Distance par rapport au bord haut
[u] px 0 px
Type d'affichage
(O} (g p— ([ [ (O
[ interpolation [[] Affichage Gantt
[erolonger courbe Affichage des limites
[l pomaine de visu. Affichage texte de limite

Couleurs

Couleur courbe  Couleur de remplissage  Transparence couleur remp.,

] %

Décalage de I'affichage

Jours Heures Min
0 s 0 s 0=
[l changement de mais ["] changement d'année

Pour chaque courbe de tendance, les caractéristiques peuvent étre paramétrées.
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COURBE

Parametres

Courbe

Nom de la courbe

Epaisseur de ligne [Pixels]

Distance depuis le cadre
supérieur (pixels)

TYPE D'AFFICHAGE

Parametres

Type d'affichage

Interpolation

Prolonger la courbe

Domaine de visualisation

Diagramme de Gantt

Description
Configuration de la courbe.

Nom de la courbe, librement défini.
Le nom de la variable est saisi par défaut.

Remarque : toute modification ultérieure du nom de la variable n'a
aucune incidence sur les noms de courbes existants.

Définit la largeur de la courbe, en pixels.
Uniguement disponible pour les diagrammes de Gantt.

Définissez la distance en pixels entre le diagramme de Gantt et le cadre
supérieur du diagramme.

Description

Définition du type de ligne pour la courbe de tendance. Formats possibles

» Ligne

» Tirets

» Points

» Tiret-point

» Tiret-point-point

Remarque : Dans la propriété Qualité graphique, si l'option Base
Windows a été sélectionnée, seules des lignes continues peuvent étre
affichées dans le module Extended Trend pour une largeur de ligne
supérieure a 1.

Active :Lesvaleurssont connectées par des lignes brisées (positions
d'ancrage).

Inactive : Les modifications de valeurs sont affichées sous forme de
sauts de ligne (affichage étagé).

Active :Llacourbe est prolongée du dernier point de données
disponible jusqu'a l'instant actuel.

Active :Lesvaleurs sont affichées sous forme de surfaces, et non de
lignes.

Active :Ll'affichage de Gantt est activé pour cette courbe. Le nom de la
courbe est utilisé dans l'intitulé

Pour des détails concernant les limitations, reportez-vous aux sections

Diagramme de Gantt (a la page 77) et Parametres de |'axe Y (a la page 74).
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Affichage de la valeur limite

Affichage de textes de
valeurs limites

COULEUR

Parametres

Couleur

Couleur de courbe

Couleur de remplissage

Transparence de la couleur
de remplissage [%0]

DECALAGE DE L'AFFICHAGE

Parametres

Décalage de I'affichage
Jours

Heures

Minutes

Changement de mois
Changement d'année

Ok

Cancel (Annuler)

Aide

Uniquement disponible pour les diagrammes de Gantt.
Active :Lavaleur limite numérique est affichée.
Uniquement disponible pour les diagrammes de Gantt.

Active :Lladescription de la valeur limite est affichée.

Description
Configuration des couleurs de I'affichage.

Configuration de la couleur de la courbe. Cliquez sur Couleur pour ouvrir
la boite de dialogue de sélection de couleur.

Transparence de la couleur de remplissage. Cliquez sur Couleur pour
ouvrir la boite de dialogue de sélection de couleur.

Valable uniquement si I'option Plage d'affichage a été activée.

Définition de la transparence de la couleur de remplissage, en
pourcentage. Ceci permet d'éviter que les courbes ne soient masquées
par des courbes comportant une plage d'affichage.

> 0 % : aucune transparence
» 100 % : transparence totale

Remarque : Indisponible pour for Windows CE.

Description

Configuration du décalage de I'affichage.
Déplace la courbe du nombre de jours défini.
Déplace la courbe du nombre d'heures défini.
Déplace la courbe du nombre de secondes défini.
Déplace la courbe d'un mois.

Déplace la courbe d'un an.

Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis
ferme la boite de dialogue.

Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme
la boite de dialogue.

Ouvre l'aide en ligne.
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3.3.2 Parametres axe Y

Les parametres des courbes sont définis dans cette boite de dialogue et dans la boite de dialogue
Parametres courbe (a la page 71).

Paramétres courbe | Axe Y

Affichage
Titre de I'axe

|
Position

D % de la largeur de l'axe X

[CImontrer les lignes horizontales de la grille

Type d'axe
() Logarithmique
Echelle
De
| 0 [ Echelle automatique

Texte
(®) A gauche de 'axe () A droite de 'axe

[ Afficher exposant [ cacher l'unité

Echelle
Mb grad. principales Long. grad. princ. [Pixels] Mb grad. secondaires

I

[Inb grad. princ. automatique
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AFFICHAGE

Affichage Parametres d'affichage des courbes dans le Runtime.

Titre de I'axe Nom de I'axe.

Position Positionnement de I'axe Y sur I'axe X, en pourcentage de la longueur
de I'axe X.

» 0 : gauche,
» 100 :droite

Couleur Configuration de la couleur de I'axe. Cliquez sur Couleur pour ouvrir
la boite de dialogue de sélection de couleur.

Attention : peut étre configuré indépendamment de la couleur de la
courbe.

Afficher les lignes horizontales | Affichage des lignes de référence a chaque graduation principale.

de la grille
g Indisponible pour les diagrammes de Gantt.

TYPE D'AXE

Type d'axe Définition de I'échelle de I'axe Y.

Indisponible pour les diagrammes de Gantt.

Linéaire Division linéaire de I'axe Y.

Indisponible pour les diagrammes de Gantt.

Logarithmique Division logarithmique de l'axe Y

ECHELLE

Echelle Définit la plage d'affichage de la variable de procédé a l'intérieur de
sa plage de valeurs techniques (fonction de zoom).

Indisponible pour les diagrammes de Gantt.

De Valeur de départ de I'échelle.
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Valeur de fin de I'échelle.

Echelle automatique

Active :Llamiseal'échelle de I'axe est automatiquement
déterminée pour cette courbe dans le Runtime. Les valeurs

min/max de la zone a afficher sont utilisées comme limites de I'axe.

Si la case est cochée, les champs de saisie de la fonction de mise a
I'échelle (De/A) ne sont plus disponibles pour une configuration
individuelle.

TEXTE

Texte

Positionnement de I'affichage de la Iégende de I'axe par rapport a
I'axe

A gauche de I'axe

Les valeurs sont affichées a gauche de I'axe.

A droite de I'axe

Les valeurs sont affichées a droite de |'axe.

Affichage exponentiel

Les valeurs sont affichées de maniere exponentielle.

Indisponible pour les diagrammes de Gantt.

Masquer les unités

Active :Lesunités ne sont pas affichées dans les intitulés des
axes. Permet d'afficher plusieurs variables comportant des unités
différentes.

Par défaut : Inactive

Indisponible pour les diagrammes de Gantt.

ECHELLE

Echelle

Définition de la subdivision de I'axe (hombre de graduations).

Indisponible pour les diagrammes de Gantt.

Nombre de graduations
principales

Nombre de graduations principales avec indication de valeur.




Longueur des graduations Longueur des graduations principales en pixels.
principales (en pixels)

Nombre de graduations Nombre de graduations entre deux graduations principales.
secondaires

Définir automatiquement le Définition automatique de I'échelle et des graduations de I'axe dans
nombre de graduations le mode de fonctionnement en ligne.

principales

ok Applique toutes les modifications effectuées sur tous les

onglets, puis ferme la boite de dialogue.

Cancel (Annuler) Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis
ferme la boite de dialogue.

Aide Ouvre l'aide en ligne.

L'affichage de la courbe et de I'axe Y est configuré a 'aide des cases a cocher Axe Y et Active sur
I'onglet Données.

333 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt vous permet de visualiser |'état d'un élément d'équipement dans le module
Extended Trend. |l peut par exemple étre affiché lorsqu'un élément d'équipement a été en
fonctionnement, en maintenance, a I'arrét ou autre. Ce diagramme de type Extended Trend permet de
comparer les états d'un élément d'équipement et la courbe de caractéristiques du procédé. Vous
pouvez ainsi obtenir des conclusions concernant le comportement d'un équipement. Vous pouvez par
exemple détecter un comportement anormal de la courbe des caractéristiques du procédé, mais
constater ensuite sur le diagramme de Gantt que I'équipement était en maintenance a cet instant.

DEVELOPPEMENT
Avec le diagramme de Gantt, les valeurs limites et matrices de réaction sont prises en considération

pour I'évaluation, et non les valeurs réelles des variables concernées. L'affichage reflete I'état d'un
équipement ; la valeur exacte n'a aucune incidence.
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Les diagrammes de Gantt individuels sont affichés dans le cadre supérieur de I'élément de contrdle.
Assurez-vous de créer un cadre suffisamment large pour qu'aucun probléeme d'affichage ne se présente.

La valeur limite dépassée ou la matrice de réaction est utilisée en tant que base de couleur des
différents diagrammes de Gantt. Dans ce cas, les valeurs limites actuellement configurées et les états de
la matrice de réaction sont toujours utilisés a cette fin. Si vous les modifiez, mémes les évaluations
historiques sont affichées avec les valeurs actuelles. Il n'existe aucun historique des valeurs limites ou
des états d'une matrice de réaction.

Remarque : Si un diagramme de Gantt doit également afficher I'état actuel, lors de la configuration de
I'archivage sur I'onglet Enregistrement, I'option Enregistrement du synoptique de procédé au démarrage
doit étre activée.

PARAMETRES DE LA COURBE

Les parameétres de la courbe du diagramme de Gantt peuvent étre modifiés dans la méme boite de
dialogue que celle utilisée pour la configuration générale des courbes. Les paramétres a configurés
different en partie :

Modifier la courbe
Paramétres courbe | Axe ¥
Courbe
Mom de la courbe Annuler
Alarms acknowledged
Aide
Epaisseur de trait Distance par rapport au bord haut
[u] px [u] px
Type d'affichage
Ol e e e
Interpolation Affichage Gantt
Prolonger courbe [ Affichage des limites
Domaine de visu. [] Affichage texte de limite

Couleurs

Couleur courbe  Couleur de remplissage  Transparence couleur remp.,

I N %
Décalage de I'affichage

Jours Heures Min

0 s 0 s 0=

[l changement de mais ["] changement d'année

» Le nom de la courbe est utilisé dans l'intitulé

» Distance par rapport au bord supérieur : Une valeur négative doit étre saisie ici pour I'affichage de
la courbe dans le module Extended Trend.

» Affichage de la valeur limite

» Affichage de textes de valeurs limites
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Si les options Affichage de la valeur limite et Affichage texte de limite sont utilisées simultanément,
I'affichage est défini comme suit :
Texte de valeur limite/Valeur limite

AXEY

La configuration de I'axe Y s'effectue dans la méme boite de dialogue que la configuration générale de la
courbe. La configuration de l'intitulé se déroule ici.

» Couleur

» Position en % de la largeur de I'axe X (mesurée en partant de la gauche)

Les parameétres suivants ne sont pas disponibles pour I'axe Y dans les diagrammes de Gantt :

»  Afficher les lignes horizontales de la grille

» Typed'axe
» Echelle
» Affichage exponentiel
» Echelle
Madifier la courbe “
Paramétres courbe | Axe Y
Affchage
Titre de l'axe
| Annuler
Position Couleur Aide

1] % de |a largeur de laxe X _l

Montrer les lignes horizontales de la grille

Type d'axe
® Lingaire Logarithmigue
Echelle
De Jusqu'a
1} 4294967295 Echelle automatique
Texte
(®) A gauche de 'axe () A droite de l'axe
Afficher exposant Cacher [unité
Echelle
Mb grad. principales Long. grad. princ. [Pixels] Mb grad. secondaires
10 ] 10

Mb grad. princ. automatique
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Affichage durant le Runtime :

f——
TREHD Stop/Continue
Rafrash
Wiz
Zoom
Zoom -
Zoom +
Cursor on'oll
104209 104z 104314 104345 104419
Cune name Title Color B ymis | Actie
Copy to clipboard
WE_VAR_10 WIZ10 = =]
WIZ_VAR_11 Wiz 1 [ (u] =]
WE_STEPS I [m] =)
WIZ_LOWER_LIMIT D [u] =] Sattings
WIE_UPPER_LIMT I [m] =] .
| N T, Prnt

DIAGRAMME DE GANTT POUR LES VARIABLES CHAINE

La configuration des parameétres de la courbe pour le diagramme de Gantt pour les variables d'archive

chaine différe de la configuration des autres diagrammes de Gantt sur les aspects suivants :
» Affichage de valeurs limites : inactif

» Affichage de textes de valeurs limites : inactif
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» Couleur de remplacement : remplace la propriété Couleur de remplissage, initialisé avec une
couleur différente de la couleur de la courbe

Modifier la courbe
Paramétres courbe | Axe ¥
Courbe
Mom de la courbe Annuler
Aide
Epaisseur de trait Distance par rapport au bord haut
[u] px [u] px
Type d'affichage
Ol e e e
Interpolation +| Affichage Gantt
Prolonger courbe Affichage des limites
Domaine de visu. Affichage texte de limite
Couleurs
Couleur courbe  Couleur alternative Transparence couleur remp.,
| 1| | | o %
Décalage de I'affichage
Jours Heures Min
0= 0= 0=
[l changement de mais ["] changement d'année

Dans le Runtime :

L'affichage avec ce diagramme de Gantt est semblable a I'affichage d'un diagramme de Gantt classique,
mais comporte les différences suivantes :

> Pour chaque nouvelle valeur de la variable, la barre change de couleur entre la couleur de la
courbe et la couleur de remplacement

> La valeur de chaine des variables est affichée sous forme de texte

REMARQUES CONCERNANT LA CONFIGURATION DU DIAGRAMME DE GANTT POUR LES VALEURS
DE CHATNE

Pour les diagrammes de Gantt comportant du texte, le parametre Largeur de ligne n'est pas modifié
automatiquement. La valeur par défaut 0 correspond ici a une largeur de 1 pixel. La police est définie
par les parametres de I'onglet Affichage (a la page 23) ; la couleur de la police est Noir.

Pour I'enregistrement des variables chaine de I'archive, si I'option Enregistrement événementiel a été
sélectionnée et I'état actuel doit étre affiché, I'option Enregistrer le synoptique de procédé au démarrage
doit étre activée.

Si des fichiers de Runtime ont été créés pour une version antérieure a zenon 7.11 :
» Lacourbe du diagramme de Gantt correspondant aux variables chaine n'est pas supprimée

» Une barre sans texte est affichée aussi longtemps que la variable comporte une valeur
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3.4 Filtrer profils

Les profils de filtre sont des paramétres que I'utilisateur peut enregistrer et activer dans le Runtime en

rapport avec un synoptique particulier.

Pour pouvoir utiliser les profils de filtre, vous devez configurer les éléments suivants :

Elément de contrdle Description

Filtrer profils Gestion des profils dans le Runtime.

Sélection de profil Sélection, dans une liste déroulante, d’un profil enregistré dans le
Runtime.

Enregistrer Cliquez sur le bouton dans le Runtime pour enregistrer les profils de

filtre sous forme de profil.

Supprimer Cliquez sur le bouton (X) dans le Runtime pour supprimer le profil
sélectionné.

Ceci vous permet d’effectuer les opérations suivantes dans le Runtime :
» Enregistrer des filtres
» Utiliser des filtres enregistrés

» Supprimer des profils de filtre

Les profils de filtre peuvent également étre exportés et importés avec d’autres éléments de controle.

3.5 Fonction Imprimer un diagramme Extended Trend

La fonction Imprimer le diagramme Extended Trend vous permet d'imprimer les diagrammes de type
Extended Trend ou de les enregistrer dans un fichier (JPG, BMP ou SVG) sans ouvrir le synoptique
Extended Trend.

Pour configurer la fonction :
1. Créez une nouvelle fonction.
2. Accédez au nceud Applications.

3. Sélectionnez Imprimer un diagramme Extended Trend.

La fonction sera créée de maniére semblable a un appel de synoptique (a la page 10).
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Remarque : Les impressions lancées en cliquant sur le bouton Imprimer d'un synoptique Extended
Trend peuvent différer de celles effectuées a I'aide des fonctions Appel de synoptique - Extended
Trend ou Imprimer un diagramme Extended Trend. La fonction lance I'impression en se basant sur une
fenétre de 1000 x 700 pixels. Les proportions des impressions lancées a I'aide du bouton sont définies
dans Editor.

3.6 Entrées du fichier project.ini

Les entrées suivantes peuvent étre spécifiées dans le fichier project.ini pour le diagramme
Extended Trend.

Parametres Description
[DEFAULT] Parametres généraux
MILLISEK= » 1 :Affichage sur une grille graduée en millisecondes

» 0 :valeur minimum d'actualisation de la grille
[EW_TREND]
ANZEIGE_GWTEXT= » 1 :Affichage de textes de valeurs limites (par défaut)
» 0 :ne pas afficher
[ARCHIV] Configuration des archives

ARCHDIGITS= Nombre de positions décimales pour I'exportation d'archives aux formats TXT,
XML ou DBF et pour I'exportation vers un serveur SQL.
Par défaut: 1

TRENNZEICHEN= Séparateur pour |'exportation sous forme de fichier ASCII.
Par défaut : ;

SPEICHER= Nombre maximum de valeurs lues pour les fonctions Extended Trend,
Maintenance d'archive et les rapports.

Par défaut: 1000

SQL_MAXROWS= Nombre maximum de valeurs pouvant étre lues depuis la base de données SQL.

La valeur saisie correspond a des incréments de 1000 valeurs.
100=100 000 valeurs.

A compter de la version 6.50, une fonction vérifie automatiquement qu'il reste
10 % de mémoire libre.
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4. Utilisation dans le Runtime

En mode de fonctionnement en ligne, la fenétre du module Extended Trend est ouverte a |'aide d'une
fonction. Le synoptique prédéfini dans Editor (a la page 6) est affiché.

Filtre:
[T.Rel:0d, 1h,0m.0s] NOUVEAL DIAGRAMME
Profils de fitre
v Enregistrer Importer Exparter
[ Zoom
[0 ’l | I’l. PP
J ||H e Zoom & 100%
/ | / i
b | zoom -
12.06.21 12.09.07 12-12.52 124538 12.20.24 Bocherh 22
16.02.2016 16.02.2016 16.02.2016 16.02.2016 16.02.2016 T
| Nom de la courbe | Titre | Couewr |Couleur de rem... Trans... Remp...| Axe Y| Actif Nom delavariable | Identification de la vari... Ordre ... |
| Filre text ¥| Filtre texte | Filtre texte 7| Flritr VFitr ¥|Fitr  ¥|Fitr ¥ 7| tre texte T| . ¥| i
| WIZ_UPPER_LIMIT | a [m] WIZ_UPPER_LIMIT 1
| Wiz_vaAR_10 I m] [m] WIZ_VAR_10 2 TR
WIZ VAR 11 I ] ] WIZ_ VAR_11 3
e R W = T = BT SRV - Pe——
4

Avec la liste de courbes étendue :

- -

16:30 10:17:02 10:17:35

Curve name Title Color
Filtre texte ¥| Filtre texte

WIZ_VAR_10 WIZ10

WIZ_VAR_11 WIZ 11

WIZ_VAR_12 WIZ 12

WIZ_STEPS

WIZ_LOWER_LIMIT

WIZ_UPPER_LIMIT

.| 1»

=||§
i
=f||$

=,||

OoooooE : <




Différents éléments de contrble permettent d'utiliser le module Extended Trend et les affichages, selon
la configuration (a la page 6).
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Elément

Fenétre

Diagramme
Nom du diagramme
Définir filtre

Liste de sortie curseur

Liste de courbes étendues

Liste de courbes (obsoléte)

Fonctions du diagramme
Filtrer

Paramétrage du diagramme

Courbes
Axe X
Actualiser
Arréter
Suivant

Curseur actif/inactif

Description

Sélection de la fenétre d'affichage des diagrammes et des courbes
dans le Runtime.

Fenétre d'affichage des tendances de courbes
Affiche le nom du diagramme.

Affiche |'état actuel du filtre de temps actuel dans le Runtime.

Affiche la position du curseur dans la fenétre du diagramme et les
valeurs définies dans les parameétres du diagramme et |'affichage du
curseur (a la page 66)

Liste de courbes pouvant étre modifiée dans le Runtime (a la page
95). Les éléments suivants peuvent étre édités :

» Nom de la courbe

> Titre

» Couleur

» Couleur de remplissage
» Domaine de visualisation
> AxeY

» Active

» Ordre de tri

Remarque : Indisponible sous Windows CE. Dans cet
environnement, remplacée par la fonction Liste de courbes
(obsolete).

Liste de courbes.

Utilisée pour des raisons de compatibilité avec Windows CE. La liste
de courbes étendue est recommandée pour tous les autres
projets.

Controles prédéfinis des diagrammes.
Affichage du filtre défini.

Active la boite de dialogue (a la page 66) de configuration des
paramétres du diagramme et d'affichage du curseur

Modifier les parametres des courbes.

Ouvre la boite de dialogue (a la page 33) des parametres de I'axe X
Rafraichit I'affichage.

Arréte d'actualiser I'affichage.

Mettre I'affichage a jour

Exécuter une requéte de valeurs
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Double curseur actif/inactif

Imprimer

Imprimer avec boite de
dialogue

Copier vers le presse-papiers

Exporter les données affichées

Navigation dans le diagramme

Déplacer le curseur d'un pixel
vers la gauche

Déplacer le curseur d'un pixel
vers la droite

Reculer

En arriére d'un quart

Avancer

En avant d'un quart

Zoom

Reculer d'une étape
Zoom +

zoom -

Zoom a 100 %

Affichage (a la page 84) des valeurs situées entre deux curseurs.
Imprime le diagramme.

Remarque : Les impressions lancées en cliquant sur le bouton
Imprimer d'un synoptique Extended Trend peuvent différer de
celles effectuées a l'aide des fonctions Appel de synoptique -

Extended Trend ou Imprimer un diagramme Extended Trend.

La fonction lance l'impression en se basant sur une fenétre de 1000
x 700 pixels. Les proportions des impressions lancées a |'aide du
bouton sont définies dans Editor.

Définitions de différents paramétres avant l'impression du
diagramme.

Copie I'affichage vers un emplacement de stockage provisoire.

Exporte (a la page 92) toutes les données visibles de toutes les
courbes sous forme de fichier CSV.

Boutons de navigation dans le diagramme.

Déplace le curseur d’un pixel vers la gauche.

Si vous appuyez sur la touche Maj en sélectionnant cette option, le
curseur se déplace de 10 pixels.

Déplace le curseur d’un pixel vers la droite.

Si vous appuyez sur la touche Maj en sélectionnant cette option, le
curseur se déplace de 10 pixels.

Se déplacer vers |'arriére sur I'axe du temps (historique)

Déplace la période de temps affichée en arriére d'un quart de I'unité
de mesure sélectionnée.

Se déplacer vers I'avant sur I'axe du temps (actuel)

Déplace la période de temps affichée en avant d'un quart de l'unité
sélectionnée.

Agrandir I'affichage

Réduire I'affichage

Réduit les intervalles de temps d'

Augmente les intervalles de temps d'affichage

Régle le facteur de zoom sur 100%.

Cette action de zoom est enregistrée dans I'historique du zoom.
Par exemple : la fonction zoom est utilisée

» pour agrandir deux fois une zone sélectionnée de la courbe
Extended Trend,

» puis |I'option Zoomer le contenu a100 % est sélectionnée
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» pour agrandir une nouvelle fois la zone sélectionnée ;

guatre événements Zoom apparaissent alors dans I'historique. Vous
pouvez les parcourir a I'aide du bouton Annuler.

Filtrer profils Boutons de configuration des filtres dans le Runtime.
Sélection de profil Sélectionner un profil dans la liste.

Enregistrer Enregistrer la configuration actuelle sous forme de profil.
Supprimer Supprimer le profil sélectionné.

Importer Importe les profils de filtre depuis un fichier d’exportation.
Exporter Exporte les profils de filtre vers un fichier.

¥ Informations

Les éléments de contréle Déplacer le curseur d’un pixel vers Ia gauche et
Déplacer le curseur d’un pixel vers la droite déplacent le curseur s'il est actif, et
non la tendance.

Vous pouvez également utiliser les touches fléchées de votre clavier a la place des
éléments de contréle.

Si vous maintenez la touche Ma j enfoncée pendant que vous déplacez le curseur a l'aide
des touches fléchées, le déplacement est effectué par incréments de 10 pixels.

Si, dans I'archive du module Extended Trend, les valeurs sont affichées ou I'actualisation continue des
valeurs en ligne est désactivée, les valeurs actuelles de la courbe seront relues jusqu'a I'heure actuelle
lorsque vous cliquez sur le bouton Actualiser. Elles peuvent également étre actualisées conformément
aux intervalles d'actualisation définis dans le diagramme.

Il est possible de se déplacer dans le diagramme Extended Trend au-dela de |'affichage sur I'axe X en
utilisant les boutons << (affichage des valeurs anciennes) et >> (affichages des valeurs récentes). Si les
données en ligne sont affichées, la profondeur d'entrée maximum définie pour les variables de procédé
peut étre affichée. Pour la représentation des valeurs d'archives, la configuration des archives
enregistrées dans la base de données est déterminante.

¥ Informations

La fréquence d'actualisation s'adapte de maniére dynamique au temps de chargement
des données du module Extended Trend. Si le chargement dure plus longtemps que la
moitié de l'intervalle de rafraichissement, la fréquence de rafraichissement est doublée.

ZOOM

Cliquez sur le bouton Zoom +, puis tracez une zone de sélection sur le diagramme pour afficher les
valeurs avec une résolution plus détaillée et des intervalles réduits (axe X et Y). Le zoom n'est possible
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que si la zone sélectionnée comprend au moins une subdivision par axe. Le zoom multiple est possible.
Cliquez sur le bouton Annuler le zoom pour rétablir le facteur de zoom précédemment défini.

DONNEES EN LIGNE

Avec les données en ligne et le rafraichissement actif, la visualisation est actualisée a chaque fois avec la
valeur courante. Pour pouvoir parcourir le diagramme, vous devez désactiver I'actualisation continue en
cliquant sur le bouton Arrét. Pour réactiver la fonction d'actualisation continue, cliquez sur le bouton
Suivant. A |la prochaine actualisation du diagramme, les nouvelles données et la nouvelle plage selon
I'axe X sont actualisés.

¥ Informations

Variables en ligne dans le module Extended Trend :

Les variables en ligne du module Extended Trend sont configurées dans Editor et ne
peuvent pas étre modifiées dans le Runtime. La mémoire circulaire sur disque dur est
également configurée pour la variable lors de la configuration dans Editor. La mémoire
circulaire des variables dans le Runtime ne peut étre ni créée, ni modifiée. Les variables
en ligne ne peuvent donc pas étre adaptées dans le Runtime.

D'autres variables d'archives peuvent également étre ajoutées dans le Runtime.

4.1 Curseur

Cliquez sur le bouton Curseur actiflinactif pour lancer le mode d'analyse. Un curseur apparait au milieu
du diagramme. Vous pouvez déplacer le curseur en cliquant dessus avec le bouton gauche et en
déplacant la souris en maintenant le bouton gauche enfoncé. Vous pouvez également utiliser le clavier.
Appuyez sur les touches fléchées gaucheou droite pour déplacer le curseur par petits incréments.
Pour obtenir des incréments plus importants, appuyez sur la touche Maj en méme temps. Vous pouvez
voir la valeur correspondante dans la fenétre d'affichage du curseur. Cliquez a nouveau sur le bouton
Curseur actif/inactif pour quitter le mode d'analyse. Les informations suivantes peuvent étre affichées
dans la fenétre d'affichage du curseur :
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Parametres

Date

Variable
Valeur
Unité
Etat

Etat
Minimum
Moyenne
Maximum

Différence de temps

Différence de valeurs
Somme
Ecart-type

Nombre de points de
mesure

Description

Date/Heure de la valeur sauvegardée

Echelle minimale : millisecondes

Nom de la variable dont est issue la valeur.

Valeur.

Unité de la valeur sauvegardée

Texte de condition (valeur limite) de la valeur sauvegardée.
Etat de la valeur sauvegardée.

Valeur minimum de la période de représentation (facultatif).
Valeur moyenne de la période de représentation (facultatif).
Valeur maximum de la période de représentation (facultatif).
Différence de temps.

Echelle minimale : millisecondes

Différence entre les valeurs.

Somme

Ecart-type.

Nombre de points de mesure

Pour modifier les informations affichées et la largeur des colonnes, cliquez sur le bouton Paramétrage
du diagramme... La boite de dialogue de configuration du module Extended Trend (a la page 10)

s'affiche. :
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Filtrer...

Données | Affichage | Awe X | Filtre horaire | Lots Paramétres des colonnes | Paramétres de limprimante

Affichage du curseur / valeurs comprises entre premier et dewdéme curseurs

Type colonne Largeur [caractér... e
Date 18 Pide
Courbe 30

Valeur 10

Unité 10

Texte de limite 8

Etat 10

[ Minimum 10

[] Mayenne 10

[ Maximum 10

[] Différence de temps 10

[] Différence de valeurs 10

[] Somme 10

[] Ecart type 10

[] Nb points de mesure 10

[ Montrer I'sntéte dans zone de balayage en mode compatibilité

Liste étendue des courbes

Nom de la courbe Titre: Couleur Pe Y Actif | Nom variable

Sélection colonne ... Format des colonnes ...

Sur l'onglet Parameétres des colonnes, vous pouvez définir les largeurs des colonnes pour les différentes
entrées affichées dans la fenétre d'affichage du curseur. La case a cocher vous permet de déterminer les
colonnes que vous souhaitez afficher.

¥ Informations

Si un affichage XY est configuré, seule la valeur actuelle correspondante est affichée au
début de I'analyse. Celle-ci ne peut pas étre mise a jour. Le curseur ne peut pas étre
déplacé.

DOUBLE CURSEUR ACTIF/INACTIF

Si vous avez configuré I'élément de contrdle Activer/désactiver le double curseur, vous avez la
possibilité d'utiliser un deuxieme curseur dans le diagramme. Cela autorise une analyse avec deux
curseurs distincts. Cliquez sur le bouton Activer/désactiver le double curseur pour afficher deux
curseurs : un premier a l'extrémité gauche du diagramme, et un deuxiéme a son extrémité droite). Vous
pouvez déplacer le deuxiéme curseur avec la souris ou le clavier. Pour cela, maintenez la touche ctrl
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enfoncée et appuyez sur les touchées fléchées gauche ou droite pour déplacer le curseur par petits
incréments. Pour obtenir des incréments plus importants, appuyez sur la touche Maj en méme temps.

Les valeurs comprises entre le premier et le deuxieme curseur sont affichées dans la fenétre d'affichage
du curseur. Vous pouvez personnaliser les colonnes disponibles a votre convenance dans la boite de
dialogue Parameétres du diagramme et affichage du curseur.

¥ Informations

Le double curseur n'est pas disponible pour le type Ensemble de blocs.

ECRITURE DES ABSCISSES DANS LES VARIABLES

Deux variables peuvent étre définies pour les curseurs dans lequel sont écrites les abscisses, pour
appeler et déplacer les curseurs (temps ou valeurs X). Les variables peuvent étre LREAL ou
DWORD/DINT/UDINT, et |la configuration s'effectue lors de I'appel de synoptique, sur I'onglet Affichage
(a la page 23). Les valeurs sont alors enregistrées au format d'heure Unix (nombre de secondes écoulées
depuis le 1er janvier 1970 a 00:00 UTC).

4.2 Exporter les données

En tant qu'élément de contrdle, un bouton Exporter toutes les données pour le module Extended Trend
peut étre inséré et utilisé dans le Runtime. Dans ce cas, toutes les données visibles de toutes les courbes
affichées sont enregistrées dans un fichier texte au format CSV.

FORMAT DU FICHIER CSV

» Les données sont enregistrées sous forme de fichier texte au format Unicode.
» Séparateur : Point-virgule (;)

» Vous étes libre de choisir I'emplacement et le nom du fichier dans la boite de dialogue
d'enregistrement.

» Le fichier ne comporte pas d'en-téte.
» Les données sont affichées dans I'ordre suivant dans le fichier texte :

Nom de la variable;ldentification;Valeur;Unité;Etat;Heure
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Utilisation dans le Runtime

Zzenon

Nom de la variable : chaine de caracteres
Identification : chaine de caractéres
Valeur : » Jusqu'a 8 chiffres avant le séparateur décimal

» 8chiffres aprés le séparateur décimal

Unité : chaine de caractéres
Etat : chaine de caractéres
Heure : jj.mm.aaaa hh:mm:ss.ms

Aucune sortie n'est générée si une propriété de variable exportée est vide.

Exemple : MyVarREAL_4;;978.45000000;5SPONT;09.09.2011 09:37:44.443

& Attention

Si un trop grand nombre de courbes est sélectionné pour I'exportation, la collecte des
données pourra demander beaucoup de temps.




4.3 Paramétrage du diagramme

Des modifications temporaires (sans sauvegarde) peuvent étre effectuées dans le Runtime a partir de la
configuration existante dans Editor. Pour ouvrir la boite de dialogue de configuration, cliquez sur le
bouton Diagramme.

Filtrer... “

Données | Affichage | Awe X | Fitre horaire | Lots | Paramétres des colonnes | Paramétres de limprimarts

Crigine des données Options

® Données en ligne [] Trier les données Annuler
Ensemble de blocs | Données delta uniquement =
s ; e
Données d'archive | Lire les archives depuis chemin de sauvegarde

| Sélectionner 'archive d'agrégation automatiquement

Courbes

Nom de la courbe Titre: Couleur Pe Y Actif | Nom variable

Fittre texte r Fittre texte | Fitretete  F|Fitre texte W |Fitret... W e te:
Alarms not acknowledged ] Alarms not ac
AML | — AML
CEL ] CEL
Alarms acknowledged ] Alarms ackno
WIZ_VAR_12 | WIZ_VAR_12
W7 WAR 11 e [ [ WIT VAR 11
£

Ajouter ... Editer Supprimer

Proposition de stockage des données sur le disque dur

Numéra Temps de cycle
60 | 60.0 s

Valeurs actuelles

Mom variable Mombre de vale...  Temps de cycle
Alarms acknowledged &0 60.0
Alarms not acknowledged &0 60.0
AML 60 60.0
CEL 60 60.0
WIZ_VAR_10 60 60.0
WIZ_VAR_11 60 60.0
WIZ_VAR_12 60 60.0

Accepter la proposition

Options de modification importantes :
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Parameétres Description

Autres données : Courbe > Active / désactive |'affichage de la courbe sélectionnée.

Active

Autres données : Courbes > Active / désactive |'affichage de I'axe Y de la courbe sélectionnée

Axe'Y

Autres données : Courbe > Modifie les caractéristiques de la courbe de tendance sélectionnée.

Edition

Parametres des colonnes Réglage des parameétres de diagramme.

Affichage : Apparence Police utilisateur pour les Iégendes des axes X et Y et des indications
de valeurs

Affichage : Mettre a jour Rafraichissement du diagramme pour les données en ligne

4.4 Utilisation de la liste de courbes étendue

Si la liste de courbes étendue est configurée dans Editor, les courbes peuvent étre modifiées dans le
Runtime. Il est possible :

» De filtrer en fonction des parametres suivants :
e Activation
e Couleur
¢ Nomde lacourbe
e Ordre de tri
e Titre
¢ Nom de variable
e |dentification de la variable
e AxeY
» De modifier les noms de courbes
» De modifier les intitulés
» De modifier les couleurs
» D'activer ou de désactiver I'axe Y
» D'activer ou de désactiver les courbes

» Pour modifier I'ordre d'affichage



Pour modifier un élément, double-cliquez sur la cellule correspondante dans la liste.

L3

Curve name Title Color y axis | Active | Variable name Variable identification

WIZ_VAR_12
WIZ_VAR_11

[ ] WIZ_VAR_12
[ ]
WIZ_VAR_10 | I——
|
| E—

WIZ_VAR_11
WIZ_VAR_10
WIZ_UPPER_LIMIT
System Sys -

WIZ_UPPER_LIMIT
System

OXEREE
HEEEE

¥ Informations

La liste de courbes étendue ne peut pas étre affichée dans Windows CE, et est remplacée
par la liste de courbes normale.

TRI DES COURBES

L'ordre dans lequel les courbes sont consignées dans le module ETM peut étre défini :

» Dans Editor : lors de I'appel de synoptique, sur I'onglet Données (a la page 12) de la boite de
dialogue de configuration de la liste de courbes

» Dans le Runtime : dans la liste de courbes étendue

Si vous souhaitez modifier I'ordre, la colonne Séquence doit étre affichée dans la liste de courbes.

DANS LE RUNTIME :

Pour modifier I'ordre de tracage des courbes :
1. Cliquez sur la fenétre d'affichage de la liste de courbes étendue.
2. Sélectionnez la courbe a modifier.
3. Cliguez sur une cellule de la colonne Ordre.
4

Saisissez le nombre souhaité. Les autres courbes sont réorganisées automatiquement. Plus la
position est basse, plus la courbe sera tracée en avance (au début de I'affichage) ; plus la
position est élevée, plus la courbe sera tracée tardivement (plus loin sur I'affichage) :

e Minimum:1
e Maximum : Nombre de courbes

Le tri est effectué en cliquant sur I'en-téte de la colonne? Le tri en fonction d'autres colonnes sous forme
de séquence n'a aucune incidence sur |'ordre d'affichage de la courbe.

GLISSER ET DEPOSER

Dans certaines circonstances, la liste des courbes peut étre triée dans Editor et dans le Runtime en
effectuant un glisser-déplacer :
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1. Triez la liste conformément a la colonne Séquence.

Attention : La liste est également triée conformément a une séquence lorsqu'elle est affichée
pour la premiere fois. Toutefois, si vous utilisez la fonction glisser-déplacer, vous devez
explicitement cliquer sur I'en-téte de colonne pour appliquer le tri ! L'ordre de tri (ascendant ou
descendant) n'a aucune incidence.

2. Assurez-vous qu'aucun groupement n'a été défini.
3. Cligquez sur la ligne comportant la courbe souhaitée.

4. Faites glisser la courbe a I'emplacement souhaité. L'emplacement auquel elle s'insére est
représenté par une bordure rouge.

INTEGRATION D'ELEMENTS GRAPHIQUES AUX CASES A COCHER

Des cases a cocher comportant des éléments graphiques peuvent étre configurées individuellement.
Pour cela, attribuez les éléments graphiques souhaités aux propriétés correspondantes de la liste de
courbes dans Editor. Les éléments graphiques doivent étre préalablement créés dans le nceud
Fichiers\Eléments graphiques. Les propriétés doivent étre configurées dans le groupe Affichage :

» On
» On (inactif)
» Off
»  Off (inactif)

Les éléments graphiques définis sont dessinés dans le Runtime ; le rapport d'aspect est respecté.

4.5 Filtre d'appel de synoptique

Les parameétres de filtre configurés dans la fonction d'appel de synoptique peuvent étre modifiés dans le
Runtime. Pour cela,

1. Ouvrez la fonction d'appel de synoptique dans Editor.

2. Activez I'option Afficher cette boite de dialogue dans le Runtime sur I'onglet Affichage.

Dans le Runtime, les indications suivantes sont affichées lors de I'appel de synoptique, selon la
configuration des éléments suivants :

» Boite de dialogue de configuration compléete
» Filtre de lots activé : Le filtre de lots est proposé

» Filtre de lots désactivé, filtre de temps Intervalle : Le filtre de temps est proposé
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CONFIGURATION DU FILTRE DE LOTS
Si vous définissez 'option Tout comme type de filtre de temps, toutes les entrées de Runtime depuis le

01.01.2000 sont affichées.

A Attention

Toutes les archives de lot configurées sont présentées dans la liste d'archives. Ici, vous
devez sélectionner la méme archive que dans la fonction d'appel de synoptique. Dans ce

cas seulement, les données seront affichées.

Filtrer... “
Filtre de lots
- * MNom de lot Date de début Heure de ¢ — |Date de fin Heure de { — |Durée
B A1-BASIC 1 e
i7.20 17.12.2014 00:00:00 20.01.2015 11:31:32 34111:31:32




Parametres

Filtre de lots

Liste d'archives

Liste de lots

Nom de lot

Date de début

Heure de début

End date (Date de
fin)

Heure de fin

Durée

Description
Sélection du groupe de recettes a importer. Le filtre comprend deux listes :
» Liste d'archives : Liste d'archives
» Liste de lots : Liste de lots attribués a I'archive sélectionnée.
Sélectionnez I'archive souhaitée
Neeud * :
» regroupe tous les lots de I'archive affichée.
» Lalégende indique le nom du lot.
» L'heure de début est I'heure de début du premier lot.
» L'heure de fin est I'neure de fin la plus tardive de tous les lots.
Affiche la liste de lots attribués a I'archive sélectionnée.

La liste peut étre filtrée par saisie de texte, par date, par heure ou par intervalle,
selon le type d'archive sélectionné.

Pour trier la liste, cliquez sur un en-téte.
Affiche le nom de tous les lots disponibles.

Filtre : Saisie d'une chaine de caracteres. Seuls les lots correspondant a la chaine de
caracteres saisie seront affichés.

Affiche la date de début de tous les lots disponibles.

Filtre : saisie d'une date de début ou sélection dans un calendrier.
Disponible uniquement si vous avez saisi une date de début.
Affiche I'heure de début de tous les lots disponibles.

Filtre : saisie d'une heure de début. * signifie 0: 00: 00 heure.
Affiche la date de début de tous les lots disponibles.

Filtre : saisie d'une date de fin ou sélection dans un calendrier.

Disponible uniquement si vous avez saisi une date de fin.
Affiche I'heure de début de tous les lots disponibles.

Filtre : saisie d'une heure de début. * signifie 23:59:59 heure.
Cette colonne affiche la durée de chaque lot disponible.

Affichage uniquement.
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¥ Informations

Les lots encore ouverts sont affichés s'ils correspondent aux critéres de filtre définis.

Y Informations

La valeur de la variable de lot est écrite dans le fichier d'index et dans I'en-téte du fichier
ARX au début du lot. Ces entrées sont ajustées a chaque modification de la variable. Lors
de la fermeture du lot, la valeur de la variable de lot a cet instant est finalement écrite
dans le fichier d'index et dans I'en-téte.

De cette manieére, le nom du lot est définitif a la fermeture du lot.

saL

Le filtrage de lots des valeurs d'archives transférées vers SQL est effectué a I'aide d'un filtre de temps.
Ce filtre de temps contient toutes les valeurs de I'archive entre I'heure de début et I'heure de fin du lot.
L'heure de début et I'heure de fin du lot sont également incluses. Les millisecondes ne sont pas prises en
compte avec ce filtrage de temps.

CONFIGURATION DE LA PLAGE DE TEMPS
Lorsqu'elle est proposée dans le Runtime, la boite de dialogue de configuration de la plage de temps
peut étre spécialisée pour une plage de temps particuliére. Pour cela :

1. Ouvrez la fonction d'appel de synoptique dans Editor.

2. Cliquez sur Filtre.

3. Ouvrezl'onglet Temps.

4

Sélectionnez I'option Période de temps.
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Dans le Runtime, a la place de la boite de dialogue compléte, seule une boite de dialogue de
configuration de la plage de temps est proposée. Par exemple, pour le paramétre Un jour:

Un jour

Heure de début

Mois

Filtrer...

Année Annuler

Janvier W 2015 W

< =

Semaine fjour

EE

Lu Ma Me Je %e Sa Di

1

[ S RS

23 30 31 1 2 3 4
5 E 7 8 39 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 3 1
2 3 4 5 6 7 8

EXEMPLE

Avec ce parameétre, les plages de temps individuelles (telles que les équipes) peuvent étre appelées et
configurées rapidement.

Par exemple : Equipe de 06:00 a 14:00.
1.

Sélectionnez la période de temps suivante : Un jour.

Par défaut, un jour dure de 00:00 a 00:00.

Définissez le décalage de la plage de temps sur six heures.
La journée durée de 06:00 a 06:00 le lendemain.

Maintenant, définissez la période de temps sur 16 heures.
Laissez |'option Soustraire le temps activée.

Cela signifie qu'un calcul rétroactif sur 16 heures sera effectué a partir de 06:00 le jour suivant.
Maintenant, la journée dure de 06:00 a 14:00, ce qui correspond précisément a la durée de
I'équipe du matin.

Transférez les nouveaux fichiers du Runtime.
Redémarrez le Runtime.

Sélectionnez le jour souhaité dans I'appel de synoptique.

Vous obtenez les données correspondant au jour souhaité de 06h00 a 14h00.
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4.6 Modification rapide des parametres d'axe en mode de
fonctionnement en ligne

Pour déterminer avec précision la valeur des courbes affichées, vous pouvez déplacer les axes X et Y. Le
déplacement peut étre effectué comme suit :

» Glisser-déposer avec le bouton gauche de la souris
e Déplacement verticale de I'axe X

e Déplacement horizontal de I'axe Y
L'axe Y se dédouble lorsqu'il est déplacé : I'axe original reste en place lorsque la copie est
déplacée.

» Cliquez sur I'axe avec le bouton droit de la souris pour ouvrir la boite de dialogue de
configuration correspondante :

e onglet Axe X, Affichage YT (a la page 29)
e Boite de dialogue Axe Y (a la page 74)

Le déplacement est réinitialisé lors de la réouverture du synoptique.
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