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1. Benvenuti nell’'help COPA-DATA

GUIDA GENERALE

Nel caso in cui non abbiate trovato le informazioni che cercavate o se avete dei consigli relativi al
completamento di questo capitolo dell'help, potete scrivere una Mail all'indirizzo
documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

Se avete delle domande riguardo progetti concreti, potete rivolgervi via E-Mail all'indirizzo
support@copadata.com (mailto:support@copadata.com).

LICENZE E MODULI

Nel caso in cui doveste constatare di avere bisogno di altri moduli o licenze, potete rivolgervi ai nostri
collaboratori all'indirizzo sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com).

2. Riferimenti incrociati

I riferimenti incrociati permettono di avere una visione generale di quali moduli e funzioni sono collegati e in
che modo.
zenon mette a disposizione due strumenti per realizzare questa analisi:

» Lista incrociata (A pagina: 5): Mostra i collegamenti nel progetto in forma tabellare La lista
incrociata si riferisce sempre al progetto attivo al momento.

» Analisi di progetto (A pagina: 14): Analizza |"uso di funzioni e variabili e trova quelle non usate.


mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com

@ Informazioni sulla licenza

Parte della licenza standard per Editor e Runtime

3. Lista incrociata

La lista incrociata crea una visione generale in forma tabellare per il progetto attivo al momento.
Tutte le relazioni fra variabili, funzioni, immagini, ricette, ecc. vengono rappresentate ai fini della
documentazione e della tracciabilita. La Lista incrociata, ad esempio, da la possibilita di sapere quali

variabili sono utilizzate nelle diverse immagini

3.1 Generale

Per visualizzare la lista incrociata cliccate nel menu Opzioni sull inserimento Lista incrociata.La Lista
incrociata verra aperta.

Lista incrociata x

=1+ Lista incrociata Mome © Identificazione Indirizzo Driver Matrice di reazione

Archiviazione ; ; ; ; ; ;
% Atribuzion Immettere il testo q... ?l Immettere il testo qui ?l Immettere il te... ?l Immettere il t... ?l Immettere il test... ?l

|=2) Temporizzator
+-|3) Trend esteso
[-I2) Variabil

E@Manager di progetto ';‘-'fLista incrociata

Per ottenere le informazioni desiderate su determinati moduli, basta aprire semplicemente il menu del
modulo da interrogare. Sono a disposizione:




Lista incrociata

Zzenon

Archiviazione »  Funzioni
> Variabili

Immagini ) Elementi
>  Menu

»  Simboli: In zenon sono disponibili tre diverse librerie
simboli. (Per i dettagli vedi capitolo Librerie simboli (A

pagina: 8)).
> Variabili
Elementi > Immagini
> Variabili
Trend esteso »  Funzioni
Funzioni » Archiviazione

» Esecuzione funzione automatica
> Immagini

» Pulsante Bitmap

» Pulsante
>  Menu
» PFS

» Matrice di reazione:
» Script

»  Pulsante invisibile

»  Valori limiti dinamici

» Temporizzatori

Menu > Immagini
»  Funzioni
> Variabili
PFS »  Funzioni
> Variabili
Matrice di reazione: »  Funzioni
> Variabili
Manager gruppi ricette »  Gruppi ricette
> Variabili

Script »  Funzioni




Ricette standard »  Variabili

Simboli > Immagini

> Simboli: Simboli: In zenon sono disponibili tre diverse
librerie simboli. (Per i dettagli vedi capitolo Librerie
simboli (A pagina: 8)).

Variabili » Archiviazione
> Immagini
> Elementi

» Trend esteso

» Matematica

>  Menu

» PFS

» Matrice di reazione:

» Manager gruppi ricette
» Ricette standard

> Attribuzioni

Temporizzatori »  Funzioni

Attribuzioni »  Variabili

Dopo un clic su uno degli oggetti proposti, vengono visualizzate le informazioni nella parte destra della
lista.

|2 Matrice di reazione A | Nome © Identificazione Indirizze Drriver Matrice di reazione
% I:I:gu Immettere il testo g... ?l Immettere il testo qui ?l Immettere il te... ?l Immettere il t... ?l Immettere il test... ?l
) Ricette standard WIZ_LOWER_LIMIT MW (0) D002.00 SIMUL32/SIMUL
1) Script WIZ_MODE MW (0} D000.00 SIMUL32/SIMUL
= e WIZ_STEPS MW (0) 0003.00 SIMUL32/SIMUL
% ?’”z"”:a“’” WIZ_UPPER_LIMIT MW (0) 0001.00 SIMUL32/SIMUL
=frera WIZ_VAR_10 MW (0) 001000 SIMUL32/SIMUL

5105 Archiviazione WIZ_VAR_11 MW (0) 0011.00 SIMUL32/SIMUL

[ Y AB_AB| WIZ_VAR_12 MW (0) 0012.00 SIMUL32/SIMUL

[+ Aftribuzioni

[y Elementi

----- . Immagini

[+-/2) Manager gruppi di fic...

----- . Matematica

-2 Matrice di reazione

[+

[+ Menu

B0 PFS

[#-|2) Ricette standard
[/ Trend esteso

< >

E@Manager di progetto @Lista incrociata

Le informazioni sull'oggetto selezionato vengono indicate nella lista. Il contenuto puo essere ordinato e
filtrato.

v




» Ordinamento: se si clicca sull’intestazione, la colonna verra ordinata; un secondo clic inverte
I’ordinamento.

» Filtro: Inserite il criterio di ricerca nel box filtro che si trova nell’intestazione colonna. Si possono
concatenare diversi filtri.

Per resettare il filtro: cancellate il contenuto del box di filtro.

3.1.1 Librerie simboli

Lavorando con le librerie simboli, tenete presente che zenon distingue fra tre diverse librerie simboli:



Libreria simboli Proprieta

Libreria simboli Simboli sono disponibili in tutti i progetti. Il nodo Libreria simboli generale si
generale trova nel Manager di progetto sotto i progetti attualmente caricati.

Denominazione al momento del collegamento nell'immagine: [Gruppo
simboli]/[Nome simbolo]

Regole:

» Il dialogo di selezione variabili offre tutti i progetti dell’area di lavoro per
effettuare il collegamento.

» Questi simboli vengono salvati nella cartella di programma di zenon e
aggiornati al momento dell’avvio dell’Editor. Questi simboli non vengono
salvati nel caso di un backup di progetto.

» Interblocchi e alias per ALC non possono essere progettati.
Attenzione: Quando si aggiungono dei simboli che contengono interblocchi
o alias, queste impostazioni vengono rimosse.

Libreria simboli nel | simboli sono a disposizione di tutti i progetti del workspace.

progetto globale . . .
Denominazione al momento del collegamento nell’'immagine: Progetto

globale_[Nome simbolo]

Regole:

» isimboli copiati nella libreria simboli del progetto globale mantengono i loro
collegamenti alle variabili senza modifiche.

» il dialogo di selezione variabili offre tutti i progetti dell’area di lavoro per
effettuare il collegamento. Alle variabili collegate viene anteposto il nome
del relativo progetto.

» Il nome di Variabile puo essere modificato nella finestra delle proprieta. Si
puo, ad esempio, cancellare il prefisso contenente il nome del progetto di
origine.

» | simboli vengono salvati ogni qual volta si effettua un backup di progetto.

» Interblocchi e alias per ALC non possono essere progettati.
Attenzione: Quando si aggiungono dei simboli che contengono interblocchi
o alias, queste impostazioni vengono rimosse.
Libreria simboli nel Simboli sono disponibili solo nel progetto attuale.
progetto L . . .
Denominazione al momento del collegamento nell'immagine: [Nome simbolo]

Regole:

» | simboli vengono salvati nella cartella di progetto. La libreria di simboli del
progetto si trova nel progetto attuale nel nodo Immagini e viene salvata in
un backup di progetto.

» Interblocchi e alias per ALC possono essere progettati. Queste proprieta
vengono mantenute anche nel caso vengano aggiunti dei simboli.

| simboli possono essere copiati per Drag&Drop:

» dalla Libreria simboli generale nella Libreria simboli nel progetto globale



» dalla Libreria simboli nel progetto globale nella Libreria simboli nel progetto 0 viceversa

» Non e possibile copiare direttamente dalla Libreria simboli nella Libreria simboli nel progetto
oppure copiare dal progetto o dal progetto globale nella Libreria simboli generale.

3.2 Menu contestuale

La lista incrociata mette a disposizione una sere di funzionalita:
» Stampa lista (A pagina: 11): Stampa la lista incrociata con le informazioni selezionate

» Trova elemento nella lista (A pagina: 11): Apre un box dialogo per la ricerca di un determinato
oggetto

» Chiamata funzioni (A pagina: 12): Apre un box dialogo con una lista delle funzioni definite
» Variabili utilizzate (A pagina: 13): Apre un box dialogo con una lista delle variabili definite

» Variabili inutilizzate (A pagina: 13): Indica nella lista tutte le variabili non utilizzate all’ interno
del progetto

» Funzioni non utilizzate (A pagina: 13): Indica all’ interno della lista tutte le funzioni non utilizzate
» Caratteri non utilizzati (A pagina: 13): Indica nella lista tutti i tipi di caratteri non utilizzati
> Testi utilizzati nelle immagini: Ricerca dei testi utilizzati in immagini

> Seleziona elementi lista (A pagina: 14): Apre il box dialogo per la selezione di uno o piu
elementi della lista

» Guida: Apre la guida online.

» Elimina: Non elimina elementi utilizzati nel progetto (Variabili, funzioni e caratteri)
Questa opzione viene visualizzata solo se ci sono elementi che possono essere cancellati.

Per eseguire una delle funzionalita:
1. posizionate il focus sulla finestra lista.

2. cliccate una volta con il tasto destro del mouse
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3.

3
3
3

3
3

selezionate la funzione desiderata fra quelle del menu contestuale.

I2) Archiviazione
|2 Attribuzioni

|=2) Temporizzator
|) Trend esteso
- Variabili

+-[2) Archiviazione
-2 Attribuzioni
-2 Elementi

----- & Immagini

H-|2) Interfaccia SAP
(=) Manager gruppi ¢

@ Matematica
-2 Matrice di reazi...
+-[2) Menu

-3 PFS
| Ricette stand...

3
3
3
3
E

-2 Trend esteso

# | Elemento * Variabile X y o oy Immagine
Immettere il testo qui ?l Imme... ?l Imme... ?l Imme... ?l Imme... ?l Imme... ?l Imme... *
Elemento WPF/WPF element_1  WIZ_VAR.. 254 390 159 255 Start
Elemento WPF/WPF element_1_1 WIZ_VAR... 621 390 159 255 Start
Elemento WPF/WPF element_1_2 WIZ_VAR... 440 390 159 255 Start
Pulsante /Button_0 SIMUL In... 10 & 107 35 SubMavi...
Pulsante /Button_1 ReportVi.. 10 43 107 35 SubMavi...
Pulsante /Button_2 AML 10 90 107 35 SubMavi...

Stampa lista i S,
stemlin.. 10 174 107 35 SubMavi...
Trova elemento nella lista stemin... 10 216 07 35 SubMavi...
Chiamata funzioni Etemin... 10 258 107 35 SubMavi...
Variabili utilizzate bMNavi... 112 3 94 47 MNavigatiol
Variabili non utilizzate bNavi... 213 3 93 47 MNavigatiol
Funzioni non utilizzate bNavi... 313 3 94 47 MNavigatiol
R —— bMavi.. 414 3 94 47 MNavigatiol
o . art 12 3 94 47 MNavigatiol
Testi utilizzati in immagini bNavi.. 515 3 o a7 i)
Seleziona elementi lista bMNavi... 616 31 94 47 Mavigatiol
urmber... 50 205 261 52 Systemln..
)] Guida Pl fmapp.. 50 202 861 205 S
Simbolo/Eingebettetes Symbol... Comput.. 50 83 861 179 Systemln..
Simbolo/Eingebettetes Symbol 2 Usernam... 50 293 861 174 Systemln..
50 a8 261 192 Swstemin., ¥

Simbolo/Einaebettetes Svmbol 3 Current s...
£

3.2.1

Stampa lista

La selezione del comando Stampa lista che si trova nel menu contestuale apre la finestra di dialogo

standard che serve alla selezione di una stampante e delle opzioni di stampa.

3.2.2

La selezione del comando Cercare elemento nella lista che si trova nel menu contestuale, apre la

seguente finestra di dialogo:

Trova

Cerca per

Annulla

Guida

Trova elemento nella lista
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Parametri
Cerca per

Ok

Guida

3.2.3 Chiamata funzioni

Descrizione

inserimento di una successione di caratteri.

Riprende il parametro di ricerca e chiude la finestra di
dialogo. Il primo elemento della lista che corrisponde al
criterio di ricerca viene evidenziato. Il sistema ricerca
corrispondenze a partire dal primo carattere.

Esempio:
Nome elemento: ricerca di W trova Wizard_10. ricerca di
7 non trova |’'elemento.

Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

Apre la guida online.

La scelta del comando Chiamata funzioni dal menu contestuale apre il seguente box dialogo, nel quale
sono elencate tutte le funzioni del progetto attuale:

Funzioni definite

Lista funzioni

CELF: Cambio immagine - CELF (Filtro CEL) (v_00) - [] - [*][*]
Exit: Esci dal programma -

Funzione 0: Settare valore impostabile - WIZ_VAR_12 - 800
Mavigation: Cambio immagine - Navigation {Standard) {v_00)
Reload: Aggiorna progetto Runtime - Oggetti modificati

RG: Cambio immagine - RG (Generatore Report) (V_00) - []
SetValueToB00: Settare valore impostabile - WIZ_VAR_10 - 800-=

Start: Cambio immagine - Start (Standard) (v_00)

AMF: Cambio immagine - AMF (Filtro lista informazione allarmi) (v_00) - [ - [*1[*] -
AML: Cambio immagine - AML (Lista informazioni d'allarme (AML)) {v_00) - [*][*]-[T,Rel:0d,
AML 1: Cambio immagine - Bild 1 {Lista informazioni d'allarme (AML)) (v_00) - [*][*]

ARC: Cambio immagine - ARC {Post-elaborazione archivio) (v_00) - -[]
CEL: Cambio immagine - Immagine 2 (Lista eventi cronologica (CEL)) (v_00) - [*][*]

ET: Cambio immagine - ETM {Trend esteso) (V_00) - ($: NUOVO DIAGRAMMA) [Archive] [Rel
Funktion 0: Cambio immagine - Bild 2 (Filtro lista informazione allarmi) (v_00) - [ - [*][*]-T,
Funzione 1: Cambio immagine - Immagine 0 {Trend esteso) (V_00) - ($: NUOVO DIAGRAMM
Funzione 2: Cambio immagine - RV (Report Viewer) (V_00) - [2??7?2.RDL] - [T1, [T: Mone]]

ReportViewer: Cambio immagine - Reportviewer (Report Viewer) (V_00) - [Demo.rdl] - [T1,

SIMUL Information: Cambio immagine - SIMUL Information (Standard) {v_00)

SubMavigation_Demo_1: Cambio immagine - SubMavigation_Demo_1 {Standard) {v_00)

v

Annulla

Guida

Si puo selezionare un elemento. cliccando su OK il sistema mostra |’elemento con tutti i suoi usi nella

lista incrociata.
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3.24 Variabili utilizzate

Selezionando il comando Variabili utilizzate che si trova nel menu contestuale si apre una finestra che

contiene tutte le variabili utilizzate.

Variabili definite “

Variabili

Alarms acknowledged -
Alarms not acknowledged

AML

Bitmap path

CEL

Computer name

Current authorization group 1
Current authorization group 2
Current authorization group 3
Current authorization group 4
Current server

Current standby server
Database path

Export path

Free disk space - Database [34]
Free disk space - Database [KE]
Free disk space - Export [%t]
Free disk space - Export [KE]
Free memory [3]

Free memory [KE] Y]

Annulla Guida

Si pu0 selezionare un elemento. cliccando su OK il sistema mostra |’elemento con tutti i suoi usi nella
lista incrociata.

3.2.5  Variabili/Funzioni/Caratteri non utilizzati

Nella lista degli elementi non utilizzati (variabili,funzioni,caratteri) il menu contestuale contiene un
inserimento aggiuntivo; questo inserimento e: Elimina. Con questo si possono selezionare dalla lista
elementi che vogliamo eliminare, cancellandoli direttamente in questo punto.

& Attenzione

La visualizzazione di oggetti non utilizzati si riferisce alle relazioni interne. Non si tiene
conto dell’uso in simboli, via interfacce di programmazione, nel Process Gateway, in
zenon Logic, oppure in altre componenti esterne.

Controllate sempre, prima di cancellarli, che non siano usati da qualche altra parte e
fatene sempre una copia di sicurezza!
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3.2.6

Selezionando il comando Seleziona elementi lista che si trova nel menu contestuale si apre una finestra

per la ricerca nella lista.

Limita il contenuto liste

Filtra
Oda-a
Da A

(®) Tutti elementi che iniziano con...

Annulla Guida

Parametri

da-a

Tutti elementi che iniziano con...

Ok

Elimina

Guida

Seleziona elementi lista

Descrizione

Attivo: Il sistema cerca elementi con determinate lettere iniziali.
Selezione dell’ambito di lettere dell’alfabeto fra le opzioni contenute
nel menu a tendina.

» a:prima lettera dell’"ambito da considerare nella ricerca.
» da: ultima lettera dell’ambito da considerare nella ricerca.

Il sistema trova tutti gli elementi la cui lettera iniziale si trova
nel’ambito definito. La direzione della ricerca &€ sempre A->Z.

Attivo: Il sistema cerca quegli elementi che iniziano con una certa
successione di caratteri.

Accetta le regole della ricerca, chiude la finestra di dialogo e evidenzia
gli elementi trovati nella lista.

Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

Apre la guida online.

4. Analisi del progetto

L"analisi di progetto analizza I'uso di elementi in un progetto.

Si puo:

» analizzare il collegamento con altri elementi

» cercare gli elementi non utilizzati

L"analisi di progetto e disponibile al momento per:



» Funzioni
» Script

» Variabili

ANALIZZA USO DI UN ELEMENTO

Per analizzare un elemento:
1. Evidenziate la variabile oppure la funzione desiderata nella visualizzazione dettagli.

2. Selezionate nel menu contestuale il comando Utilizzo variabile o Utilizzo funzioni, oppure
Utilizzo script

3. Verra aperta la lista risultati (A pagina: 16) in una propria finestra

@)
Project # | Module Mame
r r r
TEST700 Immagini MENU

1 Totali /1 Filtrati / 0 Selezionati

4. Usando il menu contestuale si puo passare ad un elemento.

TROVA ELEMENTI NON UTILIZZATI

Per trovare elementi non utilizzati:
1. Selezionate il nodo Variabili oppure Funzioni nella struttura ad albero del progetto

2. Selezionate nel menu contestuale il comando Visualizzare funzioni non utilizzate o0 Visualizzare

variabili non utilizzate oppureVisualizzare script non utilizzati

15



3. Verra aperta la lista risultati (A pagina: 16) in una propria finestra

@)
Project

TEST700
TEST700
TEST700
TEST700
TEST700
TEST700
TEST700
TEST700
TEST700
TEST700
TEST700
TEST700
TEST700
TEST700

&
i

Module

Funzioni
Funzioni
Funzioni
Funzioni
Funzioni
Funzioni
Funzioni
Funzioni
Funzioni
Funzioni
Funzioni
Funzioni
Funzioni
Funzioni

Name

Funktion 3
Funktion 2
Funktion 1
Funktion 0
Fonction 6
Fonction 5
Fonction 4
Fonction 3
Fonction 2
Fonction 1
Fonction 0
Function 4
Function 0
Function 3

m

4. Usando il menl contestuale si puo passare ad un elemento o lo si puo cancellare

& Attenzione

| seguenti elementi non possono essere trovati dall’analisi di progetto:
» Variabili che vengono usate esclusivamente in VBA o VSTA.
» Variabili che vengono usate in immagini del tipo Report Generator (Funzioni Report)

Prima di cancellare degli elementi bisogna controllare se le variabili da eliminare

vengono usate in VBA/VSTA oppure in funzioni report.

4.1 Lista risultati

| risultati dei singoli processi di analisi vengono visualizzati nella finestra Analisi del progetto in forma di
lista. Questa finestra si apre automaticamente (nel caso in cui non sia gia attiva) dopo la conclusione del

processo di analisi. | risultati possono essere utilizzati in due modi:
» analizzare uso nel progetto: Vai all'elemento collegato

» trova elementi non utilizzati: passa ad elemento visualizzato o cancella elemento visualizzato

16



ANALISI USO ELEMENTI

L"analisi di progetto fornisce i propri risultati sotto forma di lista.

Analisi del progetto-TEST700 x

2 X, 9
Project # | Module Mame
Tesl r Tesl Tesl r

TEST700 Funzioni scrTREND

TEST700 Funzioni varWIZ_VAR_10

TEST700 Funzioni Funktion 3

TEST700 Funzioni etm-1

TEST700 Attribuzioni Zuweisung 0

TEST700 Interblocchi WIZ_VAR_10

TEST700 Manager gruppi di ricette Rezeptgruppe 0

TEST700 Immagini START

TEST700 Proprieta

TEST700 Immagini Elemento di controllo

TEST700 Immagini SYSTEM_3

TEST700 Energy Management System Stromnetz 1.Versorgungsgebiet 1
| 12 Totali / 12 Filtrati / 0 Selezionati

Essa contiene:

» il nome del progetto

» il modulo

» il nome dell’elemento collegato

Per passare ad un elemento visualizzato:
1. selezionate I'elemento
2. selezionate nel menu contestuale il comando Vai all'elemento collegato

3. I'elemento collegato viene evidenziato nella lista dettagliata del suo nodo di modulo

TROVA ELEMENTI NON UTILIZZATI

La ricerca degli elementi non utilizzati fornisce i suoi risultati in forma di lista.

ax 9
Project Module Mame d
F v F er te; v Fi er tes

TEST700 Variables sv2. D51

TEST700 Variables sv2.dsu

TEST700 Variables snmp

TEST700 Variables Spreconl

< 1 3
| 4 total / 4 filtered / 0 selected |

Essa contiene:

» il nome del progetto

17



» il modulo

» il nome dell’elemento non utilizzato

PASSA ALL'ELEMENTO

Per passare ad un elemento visualizzato:
1. selezionate I'elemento
2. selezionate nel menu contestuale il comando Vai all'elemento collegato

3. I'elemento collegato viene evidenziato nella lista dettagliata del suo nodo di modulo

CANCELLA ELEMENTO

Per cancellare uno o piu elementi:
1. selezionate gli elementi desiderati (possibile selezione multipla).
2. selezionate nel menu contestuale il comando Elimina elementi selezionati

3. gli elementi verrano cancellati dal progetto dopo che il sistema avra posto una richiesta di
conferma
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