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1. Benvenuti nell'help COPA-DATA 

GUIDA GENERALE 

Nel caso in cui non abbiate trovato le informazioni che cercavate o se avete dei consigli relativi al 
completamento di questo capitolo dell'help, potete scrivere una Mail all'indirizzo 
documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com). 

 

 

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 

Se avete delle domande riguardo progetti concreti, potete rivolgervi via E-Mail all'indirizzo 
support@copadata.com (mailto:support@copadata.com). 

 

 

LICENZE E MODULI 

Nel caso in cui doveste constatare di avere bisogno di altri moduli o licenze, potete rivolgervi ai nostri 
collaboratori all'indirizzo sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com). 
 

2. Schedulatore 

Lo schedulatore consente di eseguire automaticamente delle azioni in un momento preciso, oppure 
sulla base di un modello temporale. Un esempio può essere il cambiamento di un valore impostabile di 
una variabile, oppure l'esecuzione di una particolare  funzione di sistema, e molto altro ancora.  

  Informazioni sulla licenza 

Parte della licenza standard per Editor e Runtime 

Lo schedulatore lavora con tempi assoluti negli Orari (A pagina: 6). Per questo motivo, le seguenti 
funzioni non sono a disposizione nello schedulatore: 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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 Tempi relativi, per esempio inizio turno, fine turno, … 

 Eventi definiti da utente 

PASSARE DALLO SCHEDULATORE AL PFS 

Si usa lo schedulatore quando non si dispone di una licenza per il modulo Production& Facility Scheduler 
(PFS). Le funzionalità dello schedulatore sono analoghe a quelle del PFS, ma meno estese.   

 Esiste in qualsiasi momento la possibilità di passare dallo schedulatore al PFS, dato che i dati di 
pianificazione sono compatibili. Basta semplicemente registrare la licenza per il PFS.  

 I dati creati nel PFS, però, non possono più essere utilizzati nello schedulatore!  
 

3. Barra degli strumenti e menù contestuale 
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Parametri Descrizione 

Crea... Crea un nuovo elemento (del tipo di quello selezionato) e 
apre la corrispondente finestra di dialogo di 
configurazione.  

Taglia Taglia un elemento selezionato 

Copia Copia l'elemento selezionato 

Incolla Inserisce un elemento degli appunti. 

Elimina Elimina un elemento selezionato 

Guida Apre la guida online. 

MENÙ CONTESTUALE SCHEDULATORE  

Voce di menù Azione 

Crea... Crea un nuovo elemento (del tipo di quello selezionato) e 
apre la corrispondente finestra di dialogo di 
configurazione. 

Incolla Inserisce elemento proveniente dagli appunti. 

Salva Salva le modifiche effettuare nello schedulatore.   

Eliminare Termina l'azione in esecuzione e rigetta le modifiche.   

Impostazioni... Apre la finestra di dialogo con le opzioni di impostazione.  

Guida Apre la guida online. 

MENÙ CONTESTUALE GRUPPO ORARIO 

Parametri Descrizione 

Copia Copia negli appunti il gruppo orario selezionato. 

Rinomina  Consente di modificare il nome del gruppo orario.   

Elimina Elimina il gruppo orario selezionato.   

Guida Apre la guida online. 

 

4. Gruppi orario 
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Si può creare un numero qualsiasi di gruppi orari nello schedulatore.  Ogni gruppo contiene 
pianificazioni per i giorni della settimana, giorni speciali (giorni di festa), nonché un numero qualsiasi di 
orari speciali.  I gruppi orari possono essere usati, ad esempio, per visualizzare i piani di lavoro di 
macchinari singoli, oppure di interi dipartimenti.  

Un nuovo gruppo orario può essere creato nella visualizzazione dettagli dello schedulatore.  

 Per far ciò cliccate sul pulsante Nuovo gruppo orario. 

 

Parametri Descrizione 

Nuovo gruppo 

orario 
Crea un nuovo gruppo orario. 

Incolla Inserisce un gruppo orario esistente. 

Salva Salva le modifiche apportate. 

Eliminare Dopo aver confermato la vostra scelta, tutte le modifiche vengono irrimediabilmente 
cancellate. 

Impostazioni... Apre la pagina delle impostazioni per le proprietà dello schedulatore.  

Guida Apre l’ help online. 

 
 

5. Punti di switch e periodi di switch 

  Informazioni su 

Di default, nel Runtime i punti di switch sono sempre impostati come non attivi (per 
motivi di sicurezza) e devono essere dunque esplicitamente attivati perché funzionino. 
Nell´Editor, invece, i punti di switch vengono impostati di default come attivi.  
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5.1 Punti di switch (numerici) 

Un punto di switch numerico consente di settare solo una volta un valore impostabile su una variabile 
numerica (per esempio UINT, INT, ecc.).  

Per creare una punto di switch numerico: 

 Nel menù contestuale del giorno e dell'ora desiderati cliccate su Creazione punto di switch 
(numerico).  

Nota: c'è una funzione MDI a disposizione nel Runtime.  

Si apre una nuova finestra di dialogo.  In questa sede potete impostare il tempo di avvio. Potete inoltre 
collegare variabili e funzioni.   

Nota: vi preghiamo di tenere presente i seguenti criteri quando create un nuovo punto di switch:   

 intervallo di tempo a decorrenza continua consentito:  00.00.00 - 23:59:59 

 Ogni punto di switch deve essere univoco. 

 

Parametri Descrizione 

Tempo di 

avvio 
Tempo in cui deve essere eseguito il punto di switch (numerico).  

Lista 

variabili/funzi

oni 

Lista di tutte le variabili e le funzioni collegate al punto di switch.   

Aggiungi 

variabile... 
Aggiunge una nuova variabile al punto di switch.  

Aggiungere 

funzione... 
Aggiunge una nuova funzione al punto di switch.  

Valore 

impostabile.... 
Apre la finestra di dialogo per settare il valore impostabile della variabile selezionata 
nella lista.  

Elimina Elimina l'attribuzione della variabile o della funzione al punto di switch.  
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Nella visuale tipo calendario i punti di switch sono visualizzati con l'orario corrispondente.  

 

Nota: quando create un punto di switch (numerico) il sistema verifica se le indicazioni di tempo 
impostate sono univoche.  Se non dovesse essere così, verrà visualizzata una finestra di dialogo 
contenente un messaggio e bisognerà selezionare dei tempi diversi.   

  Informazioni su 

Esiste la possibilità di preselezionare gli oggetti dell'orario con il mouse; all'apertura della 
finestra di dialogo, questi oggetti verranno poi visualizzati come oggetti già selezionati. Il 
sistema riprende anche il tempo di avvio e di conclusione sulla base della selezione 
effettuata con il mouse.  
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5.1.1 Aggiungere funzioni 

Si possono selezionare da collegare al punto di switch.   Si può collegare qualsiasi funzione al tempo di 
avvio e di conclusione, anche per più progetti contemporaneamente.  E' possibile collegare più 
funzioni, oppure collegare funzioni diverse al punto d'avvio e al punto di conclusione. 

  Informazioni su 

Con la funzione Lanciare Macro-VBA si possono anche eseguire delle macro VBA in 
corrispondenza di punti di switch. 

 
 

5.2 Periodi di commutazione (on/off) 

La funzione di definizione di un periodo di commutazione (on/off) serve soprattutto a settare una 
variabile binaria a 1 oppure a 0, per un certo intervallo di tempo. 

  Informazioni su 

All'inizio di questo periodo di commutazione, la variabile viene settata automaticamente 

su True, e alla fine su False. Se volete invertire questa successione, dovete creare 
prima di tutto il punto di switch; con un doppio clic del mouse, aprite poi il rispettivo 
menù. Qui potete impostare i valori impostabili manualmente (modificare, impostare 
come attivi o inattivi, oppure cambiare l'ora).  

Per creare un periodo di commutazione (on/off):  

 Nella visualizzazione calendario dell' Editor cliccate nel menù contestuale su Crea periodo di 
commutazione (on/off). 

Nota: c'è una funzione MDI a disposizione nel Runtime. 

Si apre una nuova finestra di dialogo. Possono essere inseriti il tempo di avvio e di conclusione. Potete 
inoltre collegare variabili e funzioni.  

Nota: vi preghiamo di tenere presente i seguenti criteri quando create un nuovo periodo di 
commutazione:  

 Il tempo di conclusione non può essere precedente a quello di inizio. 

 Intervallo di tempo a decorrenza continua consentito: 00.00.00 - 23:59:59 

 Il tempo di avvio e quello di conclusione non possono coincidere  

 Ogni periodo di commutazione deve essere univoco. 
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  Informazioni su 

Possono essere selezionate solamente delle variabili binarie. 

Nella visualizzazione calendario, i periodi di commutazione vengono visualizzati con i rispettivi orari di 
avvio e di  conclusione.  

 

 
 

5.3 Modificare i punti di switch ed i periodi di commutazione. 

Ci sono due possibilità per modificare punti di switch e periodi di commutazione:  

1. Doppio click 
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 Cliccate due volte sul punto di switch, o sul periodo di commutazione che intendete 
modificare.   

2. Menù contestuale 

 Nell menù contestuale del punto di switch o del periodo di commutazione che volete editare 
cliccate su Modifica punto/periodo di commutazione.... 

Si aprirà la stessa finestra di dialogo usata anche per la creazione di un nuovo punto di switch o di un 
nuovo periodo di commutazione.  

 
 

5.4 Cancellazione di punti di switch e di periodi di commutazione. 

Per cancellare un punto di switch o un periodo di commutazione:  

1. Cliccate sul punto di switch o sul periodo di commutazione esistente.   

2. Nel menù contestuale cliccate su Elimina punto/periodo di commutazione 

3. Confermate il dialogo cliccando su Sì.  

 

 
 

5.5 Copiare punti di switch e periodi di commutazione. 

Per eseguire identici punti di switch, o periodi di commutazione in più giorni, potete copiarli:  Per far 
ciò, procedete nel modo seguente: 

 Aprite il menù contestuale dell'elemento che desiderate copiare e selezionate il comando Copia 

 Aprite il menù contestuale di un intervallo di tempo non ancora assegnato del giorno in 
questione e selezionate il comando Incolla 

Il punto di switch o il periodo di commutazione copiati vengono inseriti nel giorno di destinazione con lo 
stesso tempo di inizio e lo stesso tempo di conclusione.  L'elemento non può essere inserito, però, se 
nel giorno in questione uno di questi orari è già occupato. 
 

5.6 Tooltip 

Nello schedulatore i tooltip visualizzano lo stato di un inserimento del calendario e danno ulteriori 
informazioni sul rispettivo stato.  
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VISUALIZZAZIONE DEI TOOLTIP:  

Per far apparire un tooltip, portate il puntatore del mouse su un punto di switch o un periodo di 
commutazione nella visualizzazione calendario.  Il tooltip appare automaticamente quando il mouse 
viene posizionato sopra il punto di switch o il periodo di commutazione.  

STRUTTURA: 

Il tooltip consiste di:  

Periodo di commutazione 

 Tempo di avvio 

 Variabili collegate 

 Valori 

 Funzioni  

 Tempo di conclusione 

 Variabili collegate 

 Valori 

 Funzioni 

Punto di switch 

 Tempo di avvio  

 Variabili collegate 

 Valori 

 Funzioni 
 

6. Orari speciali (pianificazioni speciali) 

Oltre agli orari per i giorni festivi ufficiali, può essere creato un numero qualsiasi di orari speciali definiti 
dall'utente (per es. quelli relativi ai giorni di chiusura della ditta).  Essi vengono creati come orari 
speciali tramite il menù contestuale dello schedulatore.  Valgono le stesse regole applicabili ai giorni 
festivi: se esiste una pianificazione speciale, i punti di switch dell'orario standard vengono sovrascritti.   

Per creare un orario speciale: 

 Cliccate nello schedulatore su una qualsiasi cella. Si apre il menù contestuale, qui cliccate su 
Crea pianificazione speciale....  
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Si apre un'altra finestra di dialogo:  

 

 Definite in questa finestra di dialogo il tempo di inizio ("Comincia il:") dell'orario speciale.   

Il giorno speciale viene inserito nella tabella come ulteriore colonna in aggiunta ai giorni della settimana.  

  Attenzione 

Non è possibile eseguire più giorni speciali contemporaneamente.  Ciò significa che non 
è possibile progettare un giorno speciale per un intervallo di tempo per il quale ne è stato 
già configurato uno.  

 
 

6.1 Cancellare un orario speciale (pianificazione speciale) 

Per cancellare un orario speciale:  

1. Cliccate sulla pianificazione speciale esistente.  

2. Nel menù contestuale cliccate su Elimina pianificazione speciale 

3. Confermate il dialogo cliccando su Sì.  

 
 

7. Opzioni di configurazione per lo schedulatore 

Le impostazioni dello schedulatore vengono definite tramite la voce Impostazioni del menù contestuale 
della visualizzazione dettagli.  
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7.1 Cambio ora estiva/invernale 

Se cliccate sulla  voce Impostazioni del menù contestuale dello schedulatore verrà visualizzata la 
seguente finestra di dialogo con le opzioni di configurazione:   

 

Qui si può stabilire sulla base di quali varianti di cambio orario debba essere effettuato il calcolo.  
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Parametri Descrizione 

Cambio ora positivo L’orario viene spostato in avanti, il tempo di sistema viene 
settato nel futuro (per esempio nel caso dell'ora legale) 

Recuperare punto di switch Le azioni previste fra il tempo attuale e il nuovo tempo 
impostato, vengono eseguite immediatamente. 

Ricalcolare i punti di switch Le azioni previste tra il tempo attuale e il nuovo tempo 
impostato, vengono ignorate e non eseguite.  I punto di 
switch vengono ricalcolati. 

Cambio ora negativo L’orario viene spostato indietro, il tempo di sistema viene 
settato nel passato (per esempio nel caso dell'ora solare).   

Eliminare i punti di switch I punti di switch non vengono ricalcolati. Si riprende ad 
eseguire i punti di switch quando viene raggiunto il tempo 
originario.  

Ricalcolare i punti di switch Le azioni previste tra l’orario attuale e il nuovo orario 
impostato, vengono ricalcolate (questo significa che vengono 
eseguite nuovamente quando si raggiunge l'orario definito). 
Conseguenza di ciò è una doppia esecuzione dei punti di 
switch nell'intervallo di tempo corretto.  

Cambio SB Passaggio al Server-Standby, valido per il timeout nel cambio 
di ridondanza. 

Eliminare i punti di switch L’esecuzione dei punti di switch avviene in corrispondenza 
della posizione attuale sullo Standby. Può essere che i punti di 
switch nell’intervallo di tempo del cambio non vengano 
eseguiti. 

Ricalcolare i punti di switch I punti di switch vengono ricalcolati ed eseguiti a partire 
dall'orario attuale -30 secondi. Conseguenza di ciò può essere 
una doppia esecuzione dei punti di switch. 

Campo di tolleranza per 

deviazione di tempo  
Il margine di tolleranza entro il quale il tempo di sistema può 
cambiare senza provocare un ricalcolo dei punti di switch 
secondo i criteri descritti sopra.  
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  Attenzione 

Eseguite sempre il Cambio fra ora legale/solare usando il meccanismo di cambio orario 
automatico di Windows. Non modificate mai il tempo di sistema manualmente, visto che 
ciò potrebbe causare errori riguardanti indicazioni temporali rilevanti per il 
funzionamento di zenon. 

 
 

7.2 Giorni festivi 

I giorni festivi possono essere inseriti automaticamente selezionando un paese. 

 

I dati di base relativi ai giorni festivi si trovano nel percorso del programma di zenon, nel file 
Feiertage.txt  e possono essere modificati con un qualsiasi editor testi. 

Gli inserimenti relativi al singolo paese iniziano con il nome del paese stesso messo tra parentesi quadre; 
segue il prefisso telefonico internazionale. 

La descrizione dei giorni festivi si trova a partire dalla riga sottostante, con il nome e la data del giorno 
festivo. 
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[Italia] 39 

Ognissanti , 01/11/2004 

Ognissanti , 01/11/2004 

Ognissanti , 01/11/2004 

Ognissanti , 01/11/2004 

Ognissanti, 01/11/2004 

Natale 25/12/2004 

Natale 25/12/2004 

Natale 25/12/2004 

Natale 25/12/2004 

Natale 25/12/2004 

... 

La definizione corretta è fondamentale al fine di identificare il modello da usare.  

Si può correggere l'inserimento con un doppio clic sul piano.  
 

7.3 Visualizzazione 

Nell'Editor, si può scegliere fra il nuovo tipo di rappresentazione o quello vecchio nella visualizzazione 
dettagli dello schedulatore.   

Per far ciò: 

1. Nella visualizzazione dettagli, cliccate sulla voce Impostazioni del menù contestuale.  

Si apre una nuova finestra di dialogo.  

2. Cliccate sulla scheda Visualizzazione 
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3. Abilitate l'opzione Visualizza calendario con vecchio stile, se volete lavorare con 
questo tipo di visualizzazione.  

VISUALIZZAZIONE CON VECCHIO STILE:  
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VISUALIZZAZIONE CON NUOVO STILE: 

 

 Disabilitate l'opzione Visualizza calendario con vecchio stile, se volete lavorare con il 
tipo di visualizzazione nuova   

Nota: questa opzione non è più attiva di default per i nuovi progetti creati nella versione 7.50 di zenon. 
La nuova visuale standard è dunque quella nuova.   

 
 

8. Orari con progetti di integrazione 

Se deve essere eseguita una pianificazione con i dati di un sottoprogetto, bisogna eseguire la funzione 
corrispondente del sottoprogetto. 
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I dati per lo schedulatore provengono sempre dal progetto nel quale si trova la funzione di cambio 
immagine. 
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