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1. Benvenuti nell'help di COPA-DATA 

VIDEO TUTORIAL DI ZENON 

Nel nostro canaleYouTube (https://www.copadata.com/tutorial_menu) si trovano esempi pratici 

di progettazione con zenon. I tutorial sono raggruppati per tema e forniscono una panoramica di 

come si lavora con i diversi moduli di zenon. Tutti i tutorial sono disponibili in lingua inglese. 

 

GUIDA GENERALE 

Se non avete trovato le informazioni che cercavate o se avete dei consigli relativi al completamento di 
questo capitolo dell'help, potete scrivere una E-Mail all'indirizzo documentation@copadata.com 
(mailto:documentation@copadata.com). 

 

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 

Se avete domande che riguardano progetti concreti, potete rivolgervi via E-Mail all'indirizzo 
support@copadata.com (mailto:support@copadata.com). 

 

LICENZE E MODULI 

Se avete bisogno di nuovi moduli o licenze, potete rivolgervi ai nostri collaboratori all'indirizzo 
sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com). 
 

2. MS Azure 

MS Azure è il nome della piattaforma online su cui è possibile prendere a noleggio servizi cloud 
(Microsoft Azure Cloud). È possibile usarla anche per zenon e zenon Analyzer. 

https://www.copadata.com/tutorial_menu
mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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TIPI DI MEMORIA DEL BUS DI SERVIZIO MS AZURE 

La connessione può essere stabilita con una Queue, oppure un Event Hub:   

 MS Azure Queues:  

 Process Gateway: In una MS Azure Queue, i dati vengono scritti nella memoria nella 
successione del loro arrivo. La Queue viene poi vuotata al momento della lettura e in 
conformità delle impostazioni eseguite in fase di configurazione. I dati finiscono sempre in 
una determinata Queue, da cui potranno poi essere riletti. 
Se non c´è una connessione a Internet quando è in corso il processo di scrittura, non verrà 
scritto nessun dato. I dati non verranno neanche memorizzati in una cache, o inseriti in un 
secondo momento  
Se non c´è una connessione a Internet quando è in corso il processo di lettura dei dati, il 
sistema non lo segnalerà con un messaggio di avviso corrispondente. Non appena sarà 
ristabilita la connessione a Internet, verranno letti tutti i dati contenuti nella Queue e poi 
verrà aggiornata la visualizzazione.  

 SQL Export: I dati vengono scritti nella coda di archiviazione. Il servizio basato su cloud 
Archive Worker scrive i dati in un database-SQL basato su cloud. Se non c´è una connessione 
a Internet, i dati verranno salvati temporaneamente nella cartella Runtime locale; non 
appena sarà ristabilita la connessione, i dati verranno caricati nel primo ciclo di 
esportazione.  

 MS Azure Event Hub:  
Un MS Azure Event Hub scrive i dati ricevuti suddividendoli in partizioni (al massimo 16). Questo 
metodo è più veloce di quello consistente nello scrivere in una Queue. Tramite il Process 

Gateway, zenon può scrivere dati in un MS Azure Event Hub, ma non li può leggere. 

USO IN ZENON 

In zenon, MS Azure serve: 

 Salvataggio dati in un database SQL:  
Gli archivi di zenon possono essere trasferiti anche a MS Azure tramite esportazione SQL .  

 Scambio dati fra diverse postazioni:  
Usando il Process Gateway, è possibile scrivere variabili in MS Azure Queues.  
Queste variabili potranno essere poi rilette usando il driver di zenon AzureDrv. E non è 
necessario configurare nel firewall nessuna porta extra per i dati in entrata.  

 Luogo di salvataggio di dati accessibili per applicazioni di terzi:  
Il Process Gateway di zenon può scrivere dati anche inMS Azure Event Hubs. Questi dati 
saranno così accessibili per altre applicazioni. Tuttavia, zenon non li potrà rileggere.  

USO IN ZENON ANALYZER  

Nello zenon Analyzer, un database-SQL MS Azure può essere usato come Linked Server. 
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3. Configurazione di MS Azure 

La configurazione dipende dal tipo di uso che si fa di MS Azure in zenon. 

MS AZURE 

In questa parte della guida sono contenute le informazioni relative ai passaggi del processo di 
configurazione in MS Azure quando lo si usa in combinazione con zenon. Per avere informazioni sulla 
configurazione generale di MS Azure e sulle banche dati in MS Azure, si prega di consultare la 
documentazione Microsoft relativa a MS Azure.  

A seconda dell´uso che se ne vuole fare in combinazione con zenon, si ha bisogno in MS Azure di quanto 
segue: 

 MS Azure SQL Server 

 Una banca dati assegnata. 

 Il nome server e la Connection String del database. 

 Il Namespace con 

 Queues 
 oppure 

 Event Hubs 

 il servizio cloud Archive Worker 

Gli archivi di zenon possono essere esportati a MS Azure e poi riletti. Il processo di lettura può avvenire 
anche tramite lo zenon Analyzer.  
Per spostare degli archivi e per rileggerli: 
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1. Creare in MS Azure un server SQL e un corrispondente database nel quale devono essere salvati i 
dati esportati.  
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2. Assicurarsi che il Public IP del computer che ha accesso al database sia contenuto nella lista degli 
Allowed IP Adresses del server. 

 

3. Nelle opzioni della banca dati appena creata si trova la possibilità di copiare la Connection 

String. 
Per farlo, cliccare su View SQL Database connection strings. 

Di questa Connection String si avrà bisogno più tardi per il file di configurazione (A pagina: 13) 
ServiceConfiguration.Cloud.cscfg. 
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zenon ha bisogno dellaADO.NET Connection String.  

 

 



Configurazione di MS Azure 

 

 

10 

 

 

4. Creare e configurare nel menù Service Bus un nuovo Namespace.  
Abbiamo bisogno del tipo Messaging. Questa impostazione non potrà più essere cambiata in 
seguito. 
Si possono creare poi ulteriori Shared Access Keys. 
Di questa Connection String si avrà bisogno più tardi per il file di configurazione (A pagina: 13) 
ServiceConfiguration.Cloud.cscfg. 
 

 Assicurarsi che ogni computer che scrive nella Queue disponga di diritti di scrittura. 

 

5. Configurare le Access Keys. 
Di questo Storage Account Name e della Access Key si avrà bisogno più tardi per il file di 
configurazione (A pagina: 13) ServiceConfiguration.Cloud.cscfg. 
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6. Creare un nuovo servizio cloud.  
Nel corso di questo processo viene creato l´Archive Worker. 
I file necessari si trovano nella cartella %ProgramData%\COPA-DATA\zenon7.60\CloudService. 

 

7. Creare la Queue desiderata o l´Event Hub desiderato. 
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Se si vuole esportare un archivio di zenon, questa Queue deve avere il nome archivequeue. 
Questa viene creata automaticamente con l´Archive Worker.  

 per configurare l´esportazione SQL di zenon si consiglia di usare l´apposito 
Package di zenon (vedi sezione Esportare archivi SQL (A pagina: 13)).   

 

 
 

4. Configurazione in zenon 

La configurazione in zenon oppure nello zenon Analyzer dipende dal compito che MS Azure deve 
svolgere: 

 Esportazione SQL di archivi (A pagina: 13): Gli archivi di zenon vengono esportati mediante SQL 
in MS Azure. 

 Salvare e rileggere dati (A pagina: 14): Usando il Process Gateway di zenon, le variabili sono 
salvate in MS Azure in una Queue, oppure in un Event Hub. I dati di una Queue vengono riletti in 
zenon  usando il driver zenon AzureDrv. 

In zenon, per configurare MS Azure si ha bisogno in linea generale delle seguenti informazioni: 

 Connection String (Nome connessione del server) 
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 Nome di Queue o Event Hub 

 Password 

 assicurarsi che le porte necessarie siano accessibili nel firewall.  
Standard: 1433  
 

5. Esportazione SQL di archivi 

Nel supporto di installazione di zenon è contenuto un pacchetto che aiuta nella configurazione 
dell`esportazione degli archivi. 
Percorso: %ProgramData%\COPA-DATA\zenon7.60\CloudService 

Questo contiene i file: 

 AzureArchiveCloudService.cspkg (pacchetto) 

 ServiceConfiguration.Cloud.cscfg  (File di configurazione) 

Configurazione: 

 Sul server MS Azure ci deve essere nel Namespace una Queue con il nome archivequeue. 

 Nel file di configurazione di zenon devono essere eseguiti i seguenti inserimenti: 

 Percorso per il Service Bus (Connection String) in cui viene creata automaticamente 
l´Archive Queue. 

 Connection String per il database-SQL in Azure 
 si deve indicare una password. 

 ArchiveStorage e Diagnostics: Connection String per un Table Storage in MS Azure. 
Possono accedere allo stesso Table Storage. 

 Configurazione dell´esportazione SQL in zenon 

 Scheda Salva delle Proprietà archivio: 

Scrivere: la Connection Strings per il MS Azure Service Bus nel campo di inserimento 
dell´opzione Utilizza servizio MS Azure bus per la scrittura. 

Leggere: Creare la connessione con la banca dati MS Azure tramite l´opzione Database SQL. 
 

 

5.1 Esportazione SQL in zenon 

Se, per il dislocamento di un archivio, si attiva l´opzione Usa service bus MS Azure per scrivere, tutti i 
valori d´archivio verranno aggiunti alla Azure Service Bus Queue con il nome archivequeue. Ciò deve 
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esistere in MS Azure-Namespace delle connessione configurata.. Il nome di connessione MS Azure va 
inserito nel campo che si trova sotto l´opzione. 

CONFIGURAZIONE 

In MS Azure deve essere attiva perlomeno un´istanza di un AzureZenonArchiveWorker cloud service, 
che riceva i valori d´archivio dalla coda con il nome archivequeue e li aggiunga nell' MS Azure 
SQL-Storage. Il formato tabelle corrisponde a quello del classico dislocamento SQL di un archivio. 

Il servizio cloud deve essere creato manualmente con il deploymentpackage 
AzureArchiveCloudService.cspkg, tramite l´interfaccia di configurazione MS Azure. . Trovate il 
pacchetto nella cartella %ProgramData%\COPA-DATA\zenon7.60\CloudServices.  

Impostazioni: 

 Zenon.ArchiveServiceBus.ConnectionString: Corrisponde al nome di connessione MS Azure inella 
configurazione archivio. 

 Zenon.ArchiveSQLServer.ConnectionString: Indica il nome di connessione per la destinazione MS 

Azure SQL-Storage. 

 Ambiente: Produzione 

 Distribuire anche se uno o più ruoli contengono una singola istanza: attivare. 

 Avvia distribuzione: attivare. 

PROCEDURA 

La lettura dei dati d'archivio avviene via connessione OLEDB e SQL SELECT statement. Il nome 
connessione OLEDB mostra, di regola, la stessa banca dati MS Azure SQL  di quella dell´output 
connection name (Zenon.ArchiveSQLServer.ConnectionString) in AzureZenonArchiveWorker. 

 
 

6. Salvare e rileggere dati 

I dati, per esempio, possono essere condivisi fra diverse postazioni usando il MS Service Bus. A questo 
scopo, vengono caricati usando il Process Gateway di zenon e poi scaricati con il driver AzureDRv. Un 
vantaggio di questa procedura è che, per scaricare i dati, non è necessario configurare nessuna 
eccezione nel firewall. È inoltre possibile rendere accessibili dati ad applicazioni di terzi.  

Sono possibili due impostazioni per la destinazione nel Namespace: 

 Queue: i dati possono essere salvati nella Queue e riletti dalla stessa. 
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 Event Hub: i dati vengono salvati a beneficio di applicazioni di terzi. Tuttavia non potranno più 
essere riletti da zenon o dallo zenon Analyzer. 

 

6.1 Process Gateway: salvare dati in MS Azure 

Usando il modulo  nel Process Gateway, si possono caricare dati a Runtime in MS Azure.  

La AccessAzure.dll scrive valori di variabili del Runtime in una coda del bus di servizio di MS Azure 
(Queue) oppure in unEvent Hub. I dati della coda (Queue) possono essere poi acquisiti da MS Azure 
tramite il driver AzureDrv  e integrati in processi di zenon. I dati di un Hub di eventi (Event Hub) 
servono per applicazioni di terzi e non possono più essere letti da zenon. 

Il Process Gateway stabilisce ciclicamente una connessione con MS Azure e scrive messaggi nella coda 
(Queue) del bus di servizio, oppure nel´Hub di eventi (Event Hub).  

Per leggere i valori dalla Servicebus Queue, il driver AzureDrv instaura una connessione con la coda 
(Queue) del bus di servizio con il nome configurato e acquisisce tutti i messaggi in essa contenuti. Questi 
messaggi vengono decompressi ed i valori online in essi contenuti vengono assegnati alle variabili. La 
chiave utilizzata è il Indirizzo simbolico.  
Tutti i messaggi già presenti nella coda quando il primo tentativo di connessione viene portato a termine 
con successo, vengono caricati e ignorati. Vengono visualizzati sempre solo i valori attuali. 

Questo significa: ogni istanza driver su ogni computer ha la propria Queue come canale di entrata.  
Esempio: in MS Azure, la Queue del bus di servizio per il computer MYSERVER1 e per il prefisso 
configurato onlinedata si chiamerà: onlinedata_myserver1.  

Sono supportati valori numerici (DOUBLE) e alfanumerici (STRING). Il time-stamp e i bit di stato di 
sistema vengono trasferiti alla variabile di destinazione. 

  Info 

I dettagli relativi alla configurazione e ai formati si trovano nel capitolo della guida 
dedicato al Process Gateway, nella sezione MS Azure. 

CONFIGURAZIONE NEL PROCESS GATEWAY 

Configuration dialog for MS Azure connection via Process Gateway. 

VARIABLES 

In the Variables group, you configure the variables whose values are saved by zenon in an MS Azure 
Service Bus. 
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Parameter Description 

Available in Scada Displays all variables available in zenon 

With multi-project administration, variables from active 
projects can be selected. 

Projects List of all available projects. 
The standard project is marked with a *. 

Variables List of all variables of the selected project. 

List can be sorted; multiple selection is possible. 

 Double clicking on the variable moves it. 

Button > Selected variables from the list of variables are moved to 
the Exported into MS Azure list. 

Button < Selected variables are removed from the Exported into 

MS Azure list. 

Exported into MS Azure List of the variables that are written to the MS Azure 
Service Bus by the Process Gateway. 

 

 Project name 

 # (as separator) 

 Variable name. 

The key for the values in MS Azure is always 
PROJECTNAME#VARIABLENAME. 

 Double clicking on the variable moves it. 

MS AZURE CONNECTIONS 

All target connections in which the current values of the selected variable are to be inserted in MS Azure 
are to be entered into the MS Azure Connections group. 

In doing so, the current variable values are added to the connection created in  at the same time. 
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Parameter Description 

List of MS Azure connections Lists all connections to MS Azure configured. Each 
connection consists of the connection name (MS Azure 
Connection) and the Service Bus Queue Namen. 

 Creation of a new connection with the 
button New... 

 A selected connection can be amended with 
the Edit... button. 

MS Azure Connection MS Azure Connection address 

Service Bus Queue name Name of the queue in the MS Azure service bus. 

New... Opens dialog to configure the MS Azure connection. 

Edit... Opens existing connections to configure the MS Azure 
connection. 

Delete Deletes the selected MS Azure connection from the list. 

MS AZURE SETTINGS 

Parameter Description 

Integrity period Time interval in which the current values of the selected 
variables are written as an image to the MS Azure 

Service Bus queue. 

If the value of a variable changes during this this interval, 
the value change is immediately transferred to the MS 

Azure queue. 
Default: 5 s 

HTTP Proxy Domain Address of the proxy server in the network. 

HTTP Proxy User Input field of the user name for login on the proxy server. 

HTTP Proxy Password Input field for password for login on the proxy server. 
 Input is shown with dots - even during entry. 

Confirm HTTP Proxy Password Input field for the confirmation of the password for login 
on the proxy server. 

 Input is shown with dots - even during entry. 

NAVIGATION 

Parameter Description 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Cancel Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo.  
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DIALOG IN THE EVENT OF INCORRECT ENTRIES 

Configurations of the proxy server are validated. A corresponding warning dialog is shown in the event 
of an incorrect configuration. 

 

 

  Attenzione 

.NET 4.5 must be installed on the computer in order for the proxy settings to work. 

CONFIGURAZIONE DELLA CONNESSIONE AD UNA QUEUE O AD UN EVENT HUB 

Nella finestra di dialogo di configurazione della connessione si stabilisce se la connessione stessa deve 
essere stabilita con unaQueue o con un Event Hub, e come avviene l´indirizzamento. 

Configuration dialog for the connection to MS Azure: 
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Parameter Description 

MS Azure Connection MS Azure Connection address 

 You can read and copy this address in the Azure administration 
portal under Manage Connection Strings of the desired Servicebus 

Namespace. 

Service Bus Queue / Event Hub 

Name 
Name of the MS Azure Service Bus queue or the Event Hub. 
Selection by means of radio buttons. 

 Only characters that appear in the name of an MS Azure Service 
Bus Queue or in an Event Hub are permitted. Use simple, short and 
meaningful names. Avoid special characters, language-specific letters and 
blank spaces. 

Service Bus Queue 

The name of the Service Bus Queue comprises: 

 A freely-configurable prefix 

 An underscore (_) 

 The NETBIOS computer name (without domain name suffix) in small 
lettering 

If the name does not yet exist in the Namespace a Queue with this name 
is created.  
Requirement: The corresponding rights are present. 

Event Hub 

 Message format: Select in the drop-down list in the Format 
option. 

 Event Hub Name: Name of the Event Hubs in the MS Azure Service 
Bus  
The Event Hub must already be created with this name in the 
Namespace. 

Queue  Active: The connection is established using the name of the 
Service Bus Queue. 

Event Hub  Active: The connection is established using the name of the Event 

Hub . Selection of the message format using the Format option. 

IoT Hub  Active: Sending of actual values and the receipt of messages via 
MS Azure. 
Entry of the device connection string in the MS Azure Connection 
input field. 

Format Message format for connection via Event Hub.  
Select from drop-down list: 

 XML 

 JSON 



Salvare e rileggere dati 

 

 

20 

 

 

 BOND (compact binary) 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Cancel Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo.  

 

  Info 

The Service Bus Queue Name can be freely configured. 
This queue is automatically created in MS Azure during the first communication to MS 
Azure. 

For each computer that calls up data from MS Azure, use the AzureDrv driver to create a 
separate MS Azure Connection. 

IOT HUB 

Actual values are sent to the IoT Hub as a message. Messages received by the IoT Hub are decoded and 
written to the contained value as a set value. 

Content of IoT configuration 

VarName string Variable name 

IsString Bool Value of actual string. 

NumValue Number Numeric value 

StrValue String String value 

Time ISO timestamp Timestamp 

Status Number Status 

 

 

{"IsString":true,"NumValue":0,"Status":1078067200,"StrValue":"sunshine","Time

":"2016-12-16T06:45:39.851Z","VarName":"AZURE_TEST#Weather"}] 

 
 

6.2 zenon AzureDrv Treiber: Leggere dati da MS Azure 

Il driver AzureDrv acquisisce valori dal MS Azure Service Bus per consentirne l´elaborazione in zenon.  
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CONFIGURAZIONE 

Configurazione della connessione al bus di servizio MS Azure: 

 

Parametro Descrizione 

MS Azure Service Bus Connection Inserimento del nome della connessione con il bus di servizio  
MS Azure  Si può leggere e copiare questo nome di connessione 
nel portale di amministrazione di MS Azure, alla voce Manage 

Connection Strings del Servicebus Namespace desiderato. 

Queue Name Prefix Inserimento del prefisso del nome della Queue per cui deve 
essere eseguita la query a Runtime.  

 sono consentiti solamente i caratteri ammessi per il nome 
di una MS Azure-Servicebus Queue. 

CHIUDI FINESTRA DI DIALOGO. 

Opzione Descrizione 

Ok Accetta le modifiche in tutte le schede e chiude la finestra di 
dialogo.  

Annulla Annulla tutte le modifiche in tutte le schede e chiude la finestra di 
dialogo.  

Guida Apre la guida online. 

Ulteriori dettagli si trovano nel capitolo dedicato all´AzureDrv. 
 

7. zenon Analyzer - Linked MS Azure Server 

Nello zenon Analyzer possono essere elaborati dati del Linked SQL Server. Questi dati possono trovarsi 
anche in MS Azure. 

Configurazione di un "Linked Microsoft Azure-Server": 

1. Nella finestra di dialogo per la Amministrazione del Linked Server, cliccare sul pulsante Nuovo 

Microsoft Azure-Server. 

Si aprirà la finestra di dialogo per configurare un server. 

2. Assegnare un nome al server. 

3. Inserire il nome istanza. 
 lo trovate in Microsoft Azure.  

4. Indicare il nome del database.  
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5. Inserire il nome utente per l´accesso. 

6. Inserire la password di accesso. 

7. Cliccare su OK. 

Il Linked Server viene creato e la finestra di dialogo viene chiusa. 
Poi il nuovo Linked Server viene sottoposto ad un test di connessione.  
Se questo test non ha successo, il sistema chiede se le nuove impostazioni devono essere 
mantenute o meno: 

 

 Sì: le impostazioni vengono mantenute e visualizzate nella lista. 

 No: le impostazioni vengono rifiutate e il server viene cancellato dalla lista. 

  Info 

Per ragioni tecniche, ogni database su un´istanza SQL Azure deve essere aggiunta 
come proprio Linked Server. 

CONFIGURAZIONE DELLA FINESTRA DI DIALOGO 
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Parametro Descrizione 

Name Linked Server Nome del Linked Server. 

Microsoft SQL Azure instance 

name 
Nome dell´istanza MS Azure.  
Può essere letta da Microsoft Azure. 

Sintassi: [Qualsiasi sequenza di 

caratteri].[Database].windows.net 

Database on Microsoft SQL 

Azure instance 
Inserimento del nome della banca dati. 
Può essere letto da Microsoft Azure. 

User name Inserimento del nome utente. 

Password Password. Non viene visualizzata in testo normale. 

Ok Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Poi viene eseguito un test di connessione. Se non è possibile stabilire la 
connessione, il sistema offre la possibilità di eliminare la configurazione. . 

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo.  

Ulteriori informazioni sulLinked Server nello zenon Analyzer si trovano nel capitolo zenon Analyzer, nella sezione 
Gestire il Linked Server. 
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