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1. Bienvenue dans l’aide de COPA-DATA 

TUTORIELS VIDÉO DE ZENON. 

Des exemples concrets de configurations de projets dans zenon sont disponibles sur notre chaîne 
YouTube (https://www.copadata.com/tutorial_menu). Les tutoriels sont regroupés par sujet et 
proposent un aperçu de l’utilisation des différents modules de zenon. 
 

AIDE GÉNÉRALE 

Si vous ne trouvez pas certaines informations dans ce chapitre de l’aide ou si vous souhaitez nous 
suggérer d’intégrer un complément d’information, veuillez nous contacter par e-mail : 
documentation@copadata.com. 

 

ASSISTANCE PROJET 

Si vous avez besoin d’aide dans le cadre d’un projet, n’hésitez pas à adresser un e-mail à notre service 
d’assistance : support@copadata.com 

 

LICENCES ET MODULES 

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, notre 
personnel commercial sera ravi de vous aider : sales@copadata.com. 
 

https://www.copadata.com/tutorial_menu
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2. Modèles d'équipement 

La modélisation d'équipements recrée la structure d'un équipement dans Editor. Conformément aux 
normes ISA S88 et S95, vous pouvez représenter tous les niveaux d'une entreprise dans zenon : 

 

Les niveaux supérieurs autorisent la classification exacte des détails des niveaux inférieurs, ainsi que leur 
liaison. Les niveaux inférieurs désignent les équipements spécifiques compilés aux fins du contrôle et de 
la surveillance du processus. 

MODÉLISATION D'ÉQUIPEMENTS DANS ZENON 

zenon vous permet d'afficher le modèle global et de créer les machines, bâtiments ou processus de 
votre choix. Les données peuvent être groupés et filtrées dans le Runtime et dans Editor. Les modèles 
d'équipement peuvent également être affichés dans un synoptique distinct (à la page 31) dans le 
Runtime et être utilisés en tant que filtre pour d'autres synoptiques appelés. Le filtrage hiérarchique est 
également pris en charge à partir de zenon 7.60. Ceci signifie : Une variable ne doit être assignée qu'à un 
niveau puis elle est automatiquement incorporée dans un filtre pour des niveaux supérieurs. 

Des modèles d'équipement peuvent être créés pour tous les projets dans le projet global ou les projets 
individuels. 

Utilisation : 

 Editor :  
Les modèles d'équipement sont utilisés pour le filtrage  (à la page 39) dans l'Editor. Il est 
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possible de limiter (à la page 14) les éléments à certains équipements lors de la configuration 
d'un projet. Cela n'a aucun effet sur le Runtime. 

 Runtime :  
Dans le Runtime, la liaison s'effectue avec les modèles d'équipements lors de l'exécution des 
fonctions (à la page 40), afin d'obtenir des informations sur certains équipements et d'effectuer 
le filtrage en ligne. 

Exemple:Variables: Les alarmes de certains équipements sont filtrées pendant la configuration d'un 
projet dans l'Editor. Dans le Runtime, les alarmes de certaines variables sont compilées à l'aide de filtres 
d'équipement. 

Informations 

La langue de la fonction de modélisation d'équipements ne peut pas être modifiée. 

FENÊTRE MODÈLES D'ÉQUIPEMENT 

Les modèles d'équipements peuvent être ouverts dans une fenêtre propre. 

 

 Pour cela, sélectionnez la commande Ouvrir une nouvelle fenêtre... dans le menu contextuel de 
la fonction modélisation d'équipements du Gestionnaire de projet. 

 Une nouvelle fenêtre contenant les modèles d'équipements apparaît par défaut dans la partie 
inférieure de l'Editor. 

 À l'image de toutes les fenêtres, vous pouvez positionner cette fenêtre à l'emplacement de votre 
choix dans l'Editor. 

 Si vous laissez également la vue détaillée de modélisation d'équipements ouverte, les contenus 
des deux fenêtres sont synchronisés, vous permettant d'effectuer des modifications dans 
chacune. 
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3. Créer un modèle d'équipement 

Vous pouvez créer autant de modèles d'équipements que vous le souhaitez, et les regrouper en fonction 
de certains critères. Vous créez d'abord le modèle, puis les groupes. 

POUR CRÉER UN NOUVEAU MODÈLE : 

1. Décidez si vous souhaitez créer un modèle d'équipement local ou global. 

2. Sélectionnez l'entrée Nouveau modèle d'équipement dans le menu contextuel du nœud de 
Modèles d'équipement  

3. ou, dans la barre d'outils, sélectionnez le symbole correspondant à la commande Nouveau 

modèle d'équipement. 

Dans la vue de détail, un nouveau nœud avec le nom par défaut Modèle d'équipement X est 
créé  
(X correspond à la numérotation de série). 

4. Adaptez le nom à vos besoins. 
Vous pouvez ensuite appuyer sur la touche F2 après avoir sélectionné le nom, ou cliquer trois 
sur le champ de nom. 

Informations 

Des modèles d'équipement issus des projets globaux et locaux sont disponibles. Si des 
conflits de nom sont présents, les projets d'équipements locaux sont privilégiés. 

Conseil : Assurez-vous d'utiliser des noms clairs lors de la configuration des modèles 
d'équipements. Par exemple, attribuez aux modèles d'équipements globaux un préfixe ou 
un suffixe correspondant. Ceci vous évitera d'avoir les mêmes noms pour les modèles 
d'équipements locaux et globaux. Vous pourrez en outre facilement identifier l'origine 
des modèles d'équipements affichés dans les listes de sélection. 

POUR CRÉER UN NOUVEAU GROUPE : 

1. Dans le menu contextuel du modèle ou d'un sous-groupe, sélectionnez la commande Nouveau 

groupe d'équipements ou appuyez sur la touche Insér 

ou, dans la barre d'outils, cliquez sur le symbole correspondant à la commande Nouveau groupe 

d'équipements. 

Dans la structure du modèle, un nouveau groupe avec le nom par défaut Groupe d'équipements 

X est créé  
(X correspond à la numérotation de série). 

2. Vous pouvez modifier le nom à votre convenance. Le champ de nom est en mode d'édition dès 
sa création. Vous pouvez ensuite appuyer sur la touche F2 après avoir sélectionné le nom, ou 
cliquer trois sur le champ de nom. 
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Vous pouvez définir autant de groupes et de sous-groupes que vous le souhaitez. 

 
 

3.1 Modifier le modèle d'équipement 

Les groupes peuvent être triés, copiés, déplacés et supprimés dans un modèle et sur l'ensemble de tous 
les modèles : 

SÉLECTION 

Les modèles et groupes d'équipements peuvent également être sélectionnés en effectuant une 
sélection multiple si les éléments sont : 

 Situés sur le même niveau 

 Compris dans le même modèle 

 Et compris dans même groupe supérieur 

. 

SUPPRIMER 

1. Sélectionnez le nœud de votre choix. 

2. Sélectionnez Supprimer dans le menu contextuel ou la barre d'outils, ou appuyez sur la touche 
Suppr.. 

Le nœud et tous les sous-groupes associés sont supprimés. 

DÉPLACEMENT PAR GLISSER-DÉPLACER 

1. Sélectionnez le nœud de votre choix. 

2. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé. 

3. Déplacez le nœud à l'emplacement souhaité, puis relâchez le bouton de la souris. 

TRI PAR GLISSER-DÉPLACER 

1. Sélectionnez le nœud de votre choix. 

2. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous déplacez le nœud vers l'emplacement 
de votre choix en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. 
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COPIER ET COLLER 

1. Sélectionnez le nœud de votre choix. 

2. Sélectionnez Copier dans le menu contextuel ou la barre d'outils, ou appuyez simultanément sur 
les touches Ctrl et C. 

3. Sélectionnez le nœud de destination de votre choix. 

4. Sélectionnez Coller dans le menu contextuel ou la barre d'outils, ou appuyez simultanément sur 
les touches Ctrl et V. 

Le nœud copié est alors inséré. Si un élément avec ce nom existe déjà, l'indication Copie de est 
placée devant l'élément inséré. 

RENOMMER 

Pour renommer les modèles ou les groupes : 

1. Sélectionnez le modèle ou le groupe. 

2. Appuyez sur la touche F2 ou cliquez trois fois sur le modèle ou le groupe 

Après avoir renommé l'élément : 

 Un nouveau tri alphabétique est effectué sur les modèles 

 Les groupes sont conservés dans la structure créée 

Attention 

Les actions Supprimer, Réorganiser, Déplacer, Renommer et Insérer ne peuvent 
pas être annulées. 
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3.2 Menu contextuel Gestionnaire de projet 

Commande Fonction 

Nouveau modèle d'équipement Crée un nouveau modèle d'équipement avec le nom par défaut 
Modèle d'équipement X (X correspond à la numérotation de 
série). 

Ouvrir dans une nouvelle fenêtre Ouvre une nouvelle fenêtre contenant le modèle d'équipement. 

Exporter tout (XML) Exporte toutes les entrées sous forme de fichier XML. 

Importer XML Importe des éléments à partir d'un fichier XML. Dans ce cas, les 
règles suivantes s'appliquent : 

 Les modèles et groupes devant être importés et n'existant pas 
encore sont insérés. 

 Les modèles et groupes existants qui ne sont pas inclus dans le 
filtre d'importation sont conservés. 

 Les modèles et groupes préexistants sont remplacés par ceux 
devant être importés. 

Profil Editor Ouvre la liste déroulante contenant les profils Editor prédéfinis. 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

 
 

3.3 Barre d'outils et menu contextuel de la vue détaillée 

BARRE D'OUTILS 
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Symbole Fonction 

Nouveau modèle d'équipement Crée un nouveau modèle d'équipement avec le nom par défaut 
Modèle d'équipement X (X correspond à la numérotation de série). 

Nouveau groupe d'équipements Crée un nouveau groupe de modèles d'équipements portant le nom 
par défaut Groupe d'équipements X (X correspond à la 
numérotation de série). 

Éléments liés Ouvre la boîte de dialogue pour afficher les éléments liés. 

Copier Copie le groupe sélectionné avec les sous-groupes. 

Coller Insère les groupes copiés dans le presse-papiers dans un autre groupe 
ou un autre modèle. Si un groupe portant le même nom existe déjà, le 
groupe inséré reçoit le préfixe Copie de. 

Supprimer Supprime le groupe sélectionné et tous ses sous-groupes. 

Développer/ 
Réduire les nœuds 

Ouvre la liste déroulante permettant d'étendre ou réduire les nœuds. 

 Développer tout Développe tous les nœuds. 

 Réduire tout Réduit tous les nœuds. 

 Étendre les objets 

sélectionnés 
Développe les nœuds sélectionnés. 

 Réduire les éléments 

sélectionnés 
Réduit les nœuds sélectionnés. 

Exporter la sélection en XML... Exporte les entrées sélectionnées sous forme de fichier XML. 

Importer XML Importe des éléments à partir d'un fichier XML. Dans ce cas, les règles 
suivantes s'appliquent : 

 Les modèles et groupes devant être importés et n'existant pas 
encore sont insérés. 

 Les modèles et groupes existants qui ne sont pas inclus dans le 
filtre d'importation sont conservés. 

 Les modèles et groupes préexistants sont remplacés par ceux 
devant être importés. 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

MENU CONTEXTUEL MODÈLES D'ÉQUIPEMENT 

Symbole Fonction 

Nouveau modèle d'équipement Crée un nouveau modèle d'équipement avec le nom par défaut 
Modèle d'équipement X (X correspond à la numérotation de série). 

Coller Insère les groupes copiés dans un autre groupe ou un autre modèle. Si 
un groupe portant le même nom existe déjà, le groupe inséré reçoit le 
préfixe Copie de. 
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Développer/ 
Réduire les nœuds 

Ouvre la liste déroulante permettant d'étendre ou réduire les nœuds. 

 Développer tout Développe tous les nœuds. 

 Réduire tout Réduit tous les nœuds. 

 Étendre les objets 

sélectionnés 
Développe les nœuds sélectionnés. 

 Réduire les éléments 

sélectionnés 
Réduit les nœuds sélectionnés. 

Exporter tout (XML) Exporte toutes les entrées sous forme de fichier XML. 

Importer XML Importe des éléments à partir d'un fichier XML. Dans ce cas, les règles 
suivantes s'appliquent : 

 Les modèles et groupes devant être importés et n'existant pas 
encore sont insérés. 

 Les modèles et groupes existants qui ne sont pas inclus dans le 
filtre d'importation sont conservés. 

 Les modèles et groupes préexistants sont remplacés par ceux 
devant être importés. 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

MENU CONTEXTUEL MODÈLES D'ÉQUIPEMENT ET GROUPES D'ÉQUIPEMENTS 

Symbole Fonction 

Nouveau groupe d'équipements Crée un nouveau groupe de modèles d'équipements portant le nom 
par défaut Groupe d'équipements X (X correspond à la 
numérotation de série). 

Éléments liés Ouvre la boîte de dialogue pour afficher les éléments liés. 

(Affichée uniquement en présence d'éléments liés.) 

Copier Copie le groupe sélectionné avec les sous-groupes. 

Coller Insère les groupes copiés dans un autre groupe ou un autre modèle. Si 
un groupe portant le même nom existe déjà, le groupe inséré reçoit le 
préfixe Copie de. 

Supprimer Supprime le groupe sélectionné et tous ses sous-groupes. 

Développer/ 
Réduire les nœuds 

Ouvre la liste déroulante permettant d'étendre ou réduire les nœuds. 

 Développer tout Développe tous les nœuds. 

 Réduire tout Réduit tous les nœuds. 

 Étendre les objets 

sélectionnés 
Développe les nœuds sélectionnés. 
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 Réduire les éléments 

sélectionnés 
Réduit les nœuds sélectionnés. 

Exporter tout (XML) Exporte toutes les entrées sous forme de fichier XML. 

Exporter la sélection en XML... Exporte toutes les entrées sous forme de fichier XML. 

Importer XML Importe des éléments à partir d'un fichier XML. Dans ce cas, les règles 
suivantes s'appliquent : 

 Les modèles et groupes devant être importés et n'existant pas 
encore sont insérés. 

 Les modèles et groupes existants qui ne sont pas inclus dans le 
filtre d'importation sont conservés. 

 Les modèles et groupes préexistants sont remplacés par ceux 
devant être importés. 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

 
 

4. Lier les modèles à des éléments et objets 

Chaque groupe d'équipements peut être lié aux éléments et objets de zenon de votre choix. Vous 
disposez de plusieurs choix pour lier un groupe à un élément : 

 Via la propriété Groupes d'équipements de l'élément 

 Copiez et collez l'élément dans le groupe de votre choix du modèle. 

 Glissez-déposez le groupe d'équipements dans la propriété Groupes d'équipements de l'élément. 

 Glissez-déposez l'élément dans le groupe d'équipements. 

PROPRIÉTÉ GROUPES D'ÉQUIPEMENTS 

Pour lier un groupe par le biais des propriétés d'un élément : 

1. Sélectionnez l'élément 

2. Dans le nœud Général, cliquez sur la propriété Groupes d'équipements. 

La boîte de dialogue d'association d'éléments à des groupes d'équipements (à la page 16) 
s'ouvre. 

3. Associez les groupes d'équipements de votre choix (pour plus de détails, reportez-vous au 
sous-chapitre relatif à la Boîte de dialogue Modèles d'équipement (à la page 16)). 
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Informations 

Pas d'héritage 

Si des modèles d'équipement sont sélectionnés ou créés pour la configuration de types de 
données, de drivers, de fonctions, de variables, etc. via la propriété Groupes 

d'équipements, ils sont uniquement utilisés pour le filtrage et ne sont pas hérités. 

Par exemple : Un modèle d'équipement sélectionné dans un type de données n'est pas 
transféré par héritage vers les variables reposant sur ce type de données. 

COPIER ET COLLER 

Pour lier un groupe d'éléments à l'aide des fonctions copier et coller : 

1. Sélectionnez l'élément 

2. Copiez l'élément (raccourci l'option Copier ou appuyez simultanément sur les touches Ctrl + C) 

3. Sélectionnez le groupe d'équipements que vous souhaitez modifier. 

4. Collez l'élément (raccourci l'option Coller ou appuyez simultanément sur les touches Ctrl + V). 

GLISSEZ-DÉPOSEZ LE GROUPE D'ÉQUIPEMENTS.  

Pour lier le groupe d'équipements à l'élément par glisser-déposer : 

1. Sélectionnez le groupe d'équipements. 

2. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, puis faites glisser le groupe d'équipements 
vers la propriété Groupes d'équipements du nœud Général de l'élément. 

GLISSEZ-DÉPOSEZ L'ÉLÉMENT. 

Pour lier le groupe d'équipements à l'élément par glisser-déplacer : 

1. sélectionnez l'élément dans la vue détaillée du gestionnaire de projet. 

2. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, puis faites glisser l'élément vers le groupe 
d'équipements de votre choix. 

Informations 

Lors du glisser-déplacer de variables de structure, seules les variables activées sont prises 
en compte. Les éléments inactifs ne sont pas liés. Pour les arborescences à structure 
fermée, assurez-vous que toutes les variables souhaitées sont actives. 
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4.1 Boîte de dialogue Modèles d'équipement 

Dans la boîte de dialogue, vous pouvez également associer un élément à un groupe d'équipements de 
votre choix. La boîte de dialogue s'ouvre si vous sélectionnez la propriété Groupes d'équipements dans 
les propriétés d'un de synoptique du nœud Général :  
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Option Description 

Barre d'outils Symboles (à la page 19) pour: 

 Modifier les modèles d'équipement locaux 

 Agrandir ou réduire l'affichage 

 Afficher des informations 

Liste de modèles 

d'équipements 
Autorise la sélection de modèles et de groupes. La liste distingue les modèles 
d'équipement issus du projet global et des projets locaux. 

Les modèles d'équipement locaux peuvent être créés, modifiés ou 
supprimés (à la page 21). 

Remarque : Les modèles d’équipement du projet global ne peuvent pas 
être affichées si des modèles portant le même nom que dans le projet local. 
Les modèles affectés sont affichés en cliquant sur le symbole 
d’avertissement (triangle avec point d’exclamation). Pour plus de détails, 
reportez-vous au manuel Modèles d’équipement (à la page 6), chapitre 
Modification de modèles d’équipement locaux (à la page 21). 

Ajouter Ajoute les groupes sélectionnés à la liste de filtres. 

Supprimer Supprime tous les groupes sélectionnés de la liste de filtres. 

Filtre hiérarchique Case à cocher pour l’activation du filtre hiérarchique de modèle 
d’équipement. 

 Activé : 
les variables liées à une sous-hiérarchie du groupe d’équipement 
sélectionné sont prises en compte dans le filtre et sont incluses dans 
l’affichage du Runtime. 

 Inactif : 
lors du filtre, seules les variables liées au groupe d’équipement 
sélectionné sont prises en compte.Default: activated 

Liste de filtres Affiche tous les groupes d'équipements devant être filtrés. 

DIALOG BEENDEN 

Option Beschreibung 

OK Applique les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Abbrechen Verwirft die Auswahl und schließt den Dialog.  

Achtung: Eventuelle Änderungen (à la page 21) in der Struktur lokaler 
Anlagenmodelle bleiben erhalten. 

Hilfe Ouvre l’aide en ligne. 

KONFIGURATION 
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Für das aktive Projekt können neue Modelle und Gruppen erzeugt und bestehende gelöscht werden. 

MODELL ZUM PROJEKT HINZUFÜGEN 

Um ein neues Modell hinzuzufügen: 

1. Klicken Sie auf das Projekt. 

2. Wählen Sie in der Symbolleiste Anlagenmodell neu. 

MODELL ENTFERNEN 

Um ein bestehendes Modell zu entfernen: 

1. Klicken Sie auf das Modell. 

2. Wählen Sie in der Symbolleiste Entfernen. 

GRUPPEN ZUM MODELL HINZUFÜGEN 

Um eine Gruppe zu einem Modell hinzuzufügen: 

1. Wählen Sie das gewünschte Anlagenmodell. 
Achtung: Bestehen Namenskonflikte zwischen globalen und lokalen Anlagenmodellen, werden 
die lokalen Anlagenmodelle angezeigt und die globalen ignoriert. Informationen zu eventuellen 
Konflikten erhalten Sie per Klick auf das entsprechende Symbol (Dreieck mit Ausrufezeichen) in 
der Symbolleiste.  

2. Wählen Sie eine Anlagengruppe oder Ebene. 

3. Fügen Sie die neue Gruppe über die Schaltfläche Hinzufügen zur Liste im unteren Bereich des 
Dialogs hinzu. 

Hinweise:  

 Untergruppen werden nicht automatisch hinzugefügt. 

 Es können beliebig viele Gruppen verknüpft werden. 

GRUPPEN AUS DEM MODELL LÖSCHEN 

Um eine Gruppe aus einem Modell zu löschen: 

1. Wählen Sie in der Liste im unteren Bereich des Dialogs die gewünschten Elemente 
(Mehrfachauswahl ist möglich). 

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen. 

Hinweis: Änderungen in einem Baum-Element bleiben erhalten, unabhängig davon, ob die Schaltfläche 
Abbrechen betätigt wird. Abbrechen bedeutet nur, dass kein Element ausgewählt wird. 
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FILTRE DES GROUPES D'ÉQUIPEMENT LORS DE L'APPEL DE SYNOPTIQUE 

À l'écran, basculez vers un écran de type AML, CEL ou RGM ou de Gestion d'équipe et à la fonction 
Groupe/classe/domaine/équipement supprimé (Groupe de fonction Module Message Control), vous pouvez 
filtrer les groupes d'équipement dans la boîte de dialogue de filtre. Vous trouverez des instructions à ce 
sujet dans la description des boîtes de dialogue correspondantes : 

 Modèles d'équipement de la liste AML 

 Modèles d'équipement de la liste CEL 

 Modèles d'équipement du module RGM 

 Suppression de groupes, de classes, de zones ou d'équipements du module Message Control 

 Gestion d'équipe 

 
 

4.1.1 Sélectionner la barre d'outils Groupes d'équipements 

Les actions effectuées dans la fenêtre du modèle d'équipement existant peuvent être contrôlées via la 
barre d'outils.  
Description des symboles, en partant de la gauche : 
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Symbole Description : 

Nouveau modèle d'équipement Crée un nouveau modèle d'équipement. 

(Pour modèles d’équipements locaux uniquement.) 

Nouveau groupe Crée un nouveau groupe d'équipements sous l'entrée 
sélectionnée. 

(Pour modèles d’équipements locaux uniquement.) 

Édition Permet de modifier le nom. 

(Pour modèles d’équipements locaux uniquement.) 

Supprimer Supprime l'entrée sélectionnée. 

(Pour modèles d’équipements locaux uniquement.) 

Copier Copie l'entrée sélectionnée. 

Coller Copie les entrées collées depuis le presse-papiers sous l'entrée 
sélectionnée. Si un groupe portant le même nom existe déjà, le 
groupe inséré reçoit le préfixe Copie de. 

(Pour modèles d’équipements locaux uniquement.) 

Attention : Si des modèles d'équipement sont copiés depuis le 
projet global vers le projet local et ne sont pas renommés, deux 
modèles avec le même nom seront présents. Les deux modèles 
peuvent être sélectionnés ; toutefois, aucun lien ne sera créé lors 
de la confirmation. 

Conseil : Renommez toujours les modèles copiés depuis le projet 
global vers le projet local. 

Développer tout Tous les nœuds sont développés. 

Réduire tout Tous les nœuds sont réduits. 

Etendre la sélection Le nœud sélectionné est développé. 

Coller la sélection L'entrée sélectionnée est réduite. 

Avertissements Afficher les avertissements. 

Par exemple, il peut s'agir des modèles d'équipement issus du 
projet global qui ne sont pas affichés, car des modèles avec le 
même nom issus du projet local leur ont été préférés. 
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4.1.2 Édition de modèles d'équipement locaux 

Les modèles d'équipement et les groupes d'équipements issus de projets locaux peuvent également 
être modifiés dans la boîte de dialogue de création de liens. Les groupes d'équipements issus du projet 
global peuvent uniquement être sélectionnés et copiés. 

Les actions possibles et les méthodes d'édition sont limitées, contrairement à l'édition de modèles 

d'équipement (à la page 9) dans le nœud Modèles d'équipement. Les éléments peuvent uniquement 
être édités à l'aide de la barre d'outils (à la page 19). 

Attention : Les modifications apportées à la structure d'un modèle d'équipement local sont conservées, 
que la boîte de dialogue soit fermée en cliquant sur OK ou sur Annuler. 

 

Les actions suivantes sont possibles : 
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Action Projet global Projet local 

Créer un nouveau modèle d'équipement  - X 

Créer un nouveau groupe d'équipements  - X 

Changez le nom de l'élément - X 

Supprimer - X 

Copier 

Attention : Si des modèles d'équipement sont copiés depuis le projet 
global vers le projet local et ne sont pas renommés, deux modèles 
avec le même nom seront présents. Les deux modèles peuvent être 
sélectionnés ; toutefois, aucun lien ne sera créé lors de la 
confirmation. 

Conseil : Renommez toujours les modèles copiés depuis le projet 
global vers le projet local. 

X X 

Coller - X 

Ajouter à la liste de filtres X X 

Légende : 

 - : impossible 

 X: possible 

 

 

 
 

4.2 Liste d'éléments liés 

Tous les éléments liés au groupe d'équipements peuvent être affichés sous forme de liste pour chaque 
groupe d'équipements. Vous pouvez accéder directement à l'élément lié via le menu contextuel. 

1. Sélectionnez le groupe d'équipements que vous souhaitez modifier. 

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez l'option Eléments liés... . 

(Pour plus de détails, reportez-vous au sous-chapitre relatif aux Menu contextuel Éléments liés 
(à la page 23)). 
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La liste des éléments liés s'ouvre. 

 

Dans le menu contextuel, vous pouvez : 

 Accéder directement à l'élément. 

 Supprimer l'élément de la liste ; l'élément perd alors sa liaison avec ce groupe d'équipements. 

 
 

4.2.1 Éléments liés au menu contextuel 

Dans la boîte de dialogue des éléments liés, les éléments individuels peuvent être ouverts ou supprimés 
de la liste affichée dans Editor par le biais du menu contextuel : 

Commande Description 

Accéder à l'élément lié Bascule vers l'élément dans Editor ; la liste reste ouverte. 

Supprimer les éléments sélectionnés Supprime l'élément sélectionné de la liste ; la connexion au 
groupe d'équipements est interrompue. 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 
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5. Gestion des alarmes par le biais des groupes 
d'équipements 

5.1 Gestion hiérarchique des alarmes par le biais des groupes 
d'équipements 

La propriété Utiliser la gestion d'alarmes hiérarchiques du modèle d'équipement peut être utilisée pour la 
configuration de la gestion hiérarchique des alarmes. 

Les alarmes peuvent ainsi : 

 Être affichées en fonction de leur emplacement. 

 Être identifiées en fonction de leur emplacement d'origine. 

 Être affichées sous forme de structure hiérarchique. 

 Être facilement configurées ou étendues dans le modèle d'équipement. 

LISTE D’ALARMES 

Dans la liste AML, dans le Runtime, les entrées "Domaine d'alarmes" et "Numéro de domaine d'alarmes" 
sont vides si la fonction de gestion hiérarchique des alarmes est activée pour la variable. 

Le tri en fonction de ces deux colonnes tient uniquement compte du premier domaine d'alarmes pour 
les variables sans gestion hiérarchique des alarmes. Comme ces colonnes sont vides pour les variables 
associées à la fonction de gestion hiérarchique des alarmes, elles sont groupées selon l'ordre 
alphabétique des entrées "Domaine d'alarmes" lors du tri et apparaissent en haut de la liste. Ceci est 
également le cas lors du tri en fonction du "Numéro de domaine d'alarmes", car l'identifiant de la fonction 
de gestion hiérarchique des alarmes est toujours vide et ainsi, placé en première position. 

MODÈLE D'ÉQUIPEMENT DU PROJET GLOBAL 

Les groupes d'équipements dans le modèle d'équipement peuvent être configurés à la fois dans le 
projet global et le projet standard. Une variable peut utiliser un groupe d'équipements issu à la fois du 
projet global et du projet standard. 

 Les groupes d'équipements configurés dans le projet global sont également disponibles dans le 
projet standard. 

 La structure hiérarchique du projet standard ne contient pas automatiquement les nœuds du 
projet global. 
Les attributions d'alarmes de variables aux groupes d'équipements depuis le projet local sont 
reprises pour le projet standard, puis mises en application. 
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 L'alarme de la variable est applicable à tous les domaines d'alarmes traçables du modèle 
d'équipement. Dans ce cas, le groupe d'équipements de la variable et le groupe d'équipements 
de niveau supérieur du modèle d'équipement sont pris en compte. 

 
 

5.1.1 Configuration dans Editor. 

Pour utiliser la fonction de gestion hiérarchique des alarmes du modèle d'équipement, effectuez les 
opérations suivantes dans zenon : 

1. Modélisez une image de votre équipement dans le projet. Cette configuration de projet peut 
être effectuée à la fois dans le projet global et dans le projet standard. 

a) Pour cela, dans le nœud Modélisation d'équipements, sélectionnez l'entrée Nouveau modèle 

d'équipement. 

b) Créez une nouvelle entrée en sélectionnant le symbole ou l'option de menu contextuel 
Nouveau groupe d'équipements. 
Nommez chaque entrée avec la propriété Nom. Assurez-vous de lui attribuer un nom 
évocateur lors de la configuration du projet. 

c) Répétez cette étape pour les éléments individuels de votre équipement. 
Notez la structure hiérarchique dans l'arborescence des équipements. 

2. Configurez les domaines d'alarmes : 

a) Pour cela, accédez au nœud Variables. 

b) Depuis celui-ci, accédez au sous-nœud Alarme. 

c) Créez un nouveau domaine d'alarmes : 
Pour cela, accédez au sous-nœud Domaines d'alarmes. 

 Créez un nouveau domaine d'alarmes en sélectionnant le symbole ou l'option de menu 
contextuel Nouveau domaine d'alarmes. 
Nommez l'entrée avec la propriété Nom. Assurez-vous de lui attribuer un nom évocateur 
lors de la configuration du projet. 

a) Attribuez un groupe d’équipements au domaine d’alarmes : 

 Dans la propriété Groupes d'équipements, cliquez sur le bouton ... : 
La boîte de dialogue Sélectionner un groupe d'équipements (à la page 16) s'affiche. 

 Sélectionnez le groupe d'équipements souhaité, puis ajoutez celui-ci en cliquant sur le 
bouton Ajouter. 
Remarque : Une sélection multiple est possible. Un domaine d'alarmes est ainsi ajouté à 
plusieurs groupes d'équipements. 

 Confirmez l'attribution en cliquant sur le bouton OK. 
Le groupe d'alarmes attribué au groupe d'équipements est visible dans la propriété Groupes 
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d'équipements. Dans le cas d'une sélection multiple, les entrées sont séparées par un 
point-virgule (;). 

3. Attribuez aux variables configurées un élément issu de la configuration de projet de 
modélisation d'équipement : 

a) Pour cela, accédez au nœud Variables. 

b) Dans la liste des variables configurées, sélectionnez les variables souhaitées pour chaque 
groupe d'équipements. 
Remarque : Utilisez les fonctionnalités de tri et de filtrage de la vue de détail du 
gestionnaire de projet. 
Pour une configuration plus efficace, vous pouvez également utiliser une sélection multiple. 

c) Accédez au groupe de propriétés Général pour la variable sélectionnée. 

d) Dans la propriété Groupes d'équipements, cliquez sur le bouton ... : 
La boîte de dialogue Sélectionner un groupe d'équipements (à la page 16) s'affiche. 

e) Sélectionnez le groupe d'équipements souhaité, puis ajoutez celui-ci en cliquant sur le 
bouton Ajouter. 
Remarque : Une sélection multiple est possible. Une variable peut ainsi être ajoutée à 
plusieurs groupes d'équipements. 

f) Confirmez l'attribution en cliquant sur le bouton OK. 
La variable attribuée au groupe d'équipements est visible dans la propriété Groupes 

d'équipements. Dans le cas d'une sélection multiple, les entrées sont séparées par un 
point-virgule (;). 

Conseil 

Veuillez noter que les types de données héritent du groupe d'équipements attribué. 
L'effort nécessaire pour configurer un projet peut être optimisé au moyen des 
dépendances logiques pour la configuration du projet. 
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5.2 Affichage des alarmes actif. 

 

Le nombre d'alarmes actives peut être visualisé dans le module Modèles d'équipements . 

Les alarmes sont additionnées directement à l'aide du modèle d'équipement. 

 Le nouveau groupe de propriétés Alarmes groupées a été introduit dans les propriétés pour la 
configuration du projet. 

 La boîte de dialogue de la fonction d'appel de synoptique zenon modélisation 
d'équipement a été améliorée avec l'option d' affichage d'alarme pour le type d'affichage dans 
Runtime. 

 Le nombre d'alarmes actives peut être affiché sur une variable d'état configurable. 

 L'affichage dans l'arborescence de l'équipement peut être configuré pour l'affichage en mode 
Runtime pour la fonction de commutation d'écran sous forme de nombre ou avec des 
graphiques liés. 
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5.2.1 Configuration dans Editor. 

Exécutez les étapes de configuration de projet suivantes si vous souhaitez afficher le nombre d'alarmes 
dans un écran de modèle d'équipement dans Runtime. 

1. Modélisez votre modèle d'équipement dans le nœud de Modèles d'équipements . 

2. Créez les variables correspondantes pour 

a) État de l'alarme 

b) Nombre alarmes actives 

c) Nombre alarmes non-acquittées 

Remarque : Pour ce faire, utilisez les variables pour le driver interne. 

3. Link the variables to the corresponding equipment group(s). 
You configure this linking for the variable in the Général properties group in the Groupes 

d'équipements property. 

4. Configurez les classes d'alarme/événement. 
Créez-les dans le nœud Variable du sous-nœud Alarme des Classes d'alarmes/d'événements. 

5. Définissez les paramètres de la Classes d'alarmes/d'événements avec les propriétés 
correspondantes. 

6. Créez un Lien de classe correspondant dans le modèle d'équipement : 

a) Sélectionnez le groupe d'équipements souhaité dans l'arborescence de votre modèle 
d'équipement. 

b) Créer une nouvelle classe dans le groupe Lien de classe properties 

c) Définissez les paramètres à cet effet en reliant les propriétés qu'il contient à une 
configuration de projet existante (classe d'alarme/événement et variables d'état). 

7. Créer un synoptique Modèle d'équipement : 

8. Créez une fonction d’appel de synoptique. 
Dans la boîte de dialogue d'appel de synoptique, sélectionnez le type d'affichage souhaité dans 
la liste déroulante de l'option d' Affichage de l’alarme . 

 

6. Autorisation d'opération par modèle d'equipement 

Sur le réseau zenon, les autorisations d’utilisation peuvent être configurées à l'aide du modèle 
d'équipement. 

Il est donc possible d'accorder des autorisations adéquates aux différentes divisions d'une usine pour 
divers clients. 

Dans ce cas, ce qui suit s’applique : 
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 La limitation d’utilisation est mise en œuvre par la liaison de variables au modèle d’équipement. 

 Seules les variables assignées à un modèle d'équipement exigent des autorisations d’utilisation. 

 Les variables non liées à un modèle d'équipement peuvent toujours être utilisées. 

Informations 

Vous pouvez trouver de plus amples informations sur les autorisations d’utilisation 
dans le chapitre Autorisations d’utilisation sur le réseau du manuel Réseau. 

 
 

6.1 Configuration dans Editor. 

Effectuer la configuration de projet suivante pour pouvoir utiliser les autorisations d’utilisation via le 
modèle d'équipement : 

1. Modélisez votre modèle d'équipement. 

2. Activez la propriété Modèle d'équipement pertinent pour l'autorisation d'opération. 
Remarque : Vous pouvez trouver cette liaison dans le groupe de propriété Général du modèle 
d'équipement. Cette propriété n'est disponible qu'au niveau le plus élevé d'un modèle 
d'équipement. 

3. Liez les variables configurées au groupe d'équipement correspondant. 
La liaison a lieu dans le groupe de propriétés de variable Général avec la propriété Groupes 

d'équipements. 

Optionnel : 

1. Configurez les variables pour l'affichage des informations dans le Runtime : 

a) Disponible sur cet ordinateur 

b) Autorisation d'opération à l'ordinateur 

2. Liez les variables du groupe de propriétés Autorisation d'accès au groupe d'équipement 
correspondant. 

 

6.2 Comportement dans le Runtime 

Les considérations suivantes s'appliquent au Runtime zenon pour les autorisations 
d’utilisation via le modèle d'équipement : 

 Si aucune autorisation d’utilisation n'a été configurée pour l'équipement demandé, l'utilisation 
n'est soumise à aucune restriction. 
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 Si une autorisation d’utilisation non émise est demandée, l'autorisation d'utilisation est 
automatiquement octroyée. 

 Si l'équipement est occupé, il est automatiquement demandé sur le client donné via le réseau. 
Une boîte de dialogue s'affiche dans le Runtime qui possède actuellement des autorisations 
d'utilisation. 

 Si un client occupe plusieurs parties d'un modèle d'équipement, cela apparaît sur le client qui 
détient actuellement les autorisations d'utilisation, sous forme de résumé dans une boîte de 
dialogue. 

 Si l'autorisation d'utilisation a été demandée pour une zone déjà partiellement occupée, cela est 
automatiquement demandé depuis le client correspondant via le réseau. En l'absence 
d'approbation, aucune autorisation n'est émise, même pour les zones disponibles.  

 Plusieurs demandes sont envoyées en même temps à divers clients 

BOÎTE DE DIALOGUE - TRANSFÉRER UNE AUTORISATION D'UTILISATION 

 

Paramètre Description 

Oui L'autorisation est transférée au client qui fait la demande. 

Non L'autorisation d'utilisation reste sur le client actuel.  
Le client requérant ne peut pas exécuter l'action souhaitée. 

 
 

7. Exportation et importation de modèles 

Les modèles d'équipements et les groupes d'équipements peuvent être importés sous forme de fichiers 
XML, ainsi que via l'API. 

Attention 

Le modèle d'équipement complet est remplacé lors de l'importation. Les modèles 
d'équipement et groupes d'équipement existants ayant le même nom que des objets 
importés sont remplacés lors de l'importation. Les objets non contenus dans le fichier 
d'importation sont supprimés. 
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XML 

EXPORTER 

Pour exporter des modèles : 

1. Sélectionnez le modèle d'équipement de votre choix. 

2. Dans le menu contextuel ou la barre d'outils, sélectionnez Exporter la sélection en XML.... 
Vous pouvez également sélectionner Exporter tout (XML) dans le menu contextuel. 

3. La boîte de dialogue de sélection du chemin d'enregistrement s'affiche à l'écran. 

4. Enregistrez l'emplacement d'enregistrement et le nom. 

5. Les modèles sélectionnés ou tous les modèles peuvent être exportés en cliquant sur OK. 

6. Le bon déroulement de l'exportation et les éventuelles erreurs sont affichées dans la fenêtre de 
résultats. 

IMPORTER 

Pour importer des modèles : 

1. Sélectionnez Importer XML …  dans le menu contextuel ou la barre d'outils. 

2. La boîte de dialogue d'ouverture d'un fichier d'exportation au format XML s'affiche à l'écran. 

3. Sélectionnez le fichier XML souhaité. 

4. Cliquez sur OK pour importer les modèles et les groupes contenus dans le fichier XML. 

5. Le bon déroulement de l'exportation et les éventuelles erreurs sont affichées dans la fenêtre de 
résultats. 

API 

Les méthodes suivantes sont utilisées pour l'importation et l'exportation via VBA/VSTA : 

 Exporter : SystemModelManager.Export 

 Importer : SystemModelManager.Import 
 

8. Synoptique de type Modèle d'équipement 

Un synoptique de modèle d'équipement autorise les opérations suivantes dans le Runtime : 

 D'autres synoptiques déjà ouverts peuvent être filtrés en fonction de certains groupes 
d'équipement 
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 Toutes les fonctions liées à un certain groupe d'équipements sont automatiquement insérées de 
manière consécutive dans une liste 

Le filtrage en fonction d'un groupe d'équipements a toujours une incidence sur les synoptiques déjà 
ouverts. Si des synoptiques sont appelés ou chargés à nouveau, ils sont affichés dans le filtre de modèle 
d'équipement. 

Remarque : Avec l'option Filtre hiérarchique, il suffit que la variable soit liée à un niveau du modèle 
d'équipement. Cette variable est automatiquement prise en compte au cours du filtrage à des niveaux 
supérieurs. 

Informations 

Les synoptiques affichant les données provenant de AML, CEL, RGM ou de la Gestion 
d'équipe peuvent être filtrés. Les synoptiques  

Cadran peuvent aussi être sélectionnés. Toutefois, si ces derniers ne contiennent pas de 
données provenant de AML, CEL, RGM ou de la Gestion d'équipe, ils sont ignorés dans le 
Runtime. 

 
 

8.1 Créer un synoptique de type Modèle d'équipement 

DÉVELOPPEMENT 

Il y a deux procédures pour la création d’un synoptique à partir de zenon version 8.00 : 

 Structure du dialogue de création de synoptique 

 par l’intermédiaire des propriétés de création de synoptique 

Steps to create the screen using the properties if the screen creation dialog has been deactivated in the 
menu bar under Tools, Settings and Use assistant: 

1. Créez un nouveau synoptique. 

Dans la barre d'outils ou le menu contextuel du nœud Synoptiques, sélectionnez la commande 
Nouveau synoptique. 

2. Modifiez les propriétés du synoptique : 

a) Nommez le synoptique dans la propriété Nom. 

b) Sélectionnez Modèle d'équipement dans la propriété Type de synoptique. 

c) Sélectionnez le cadre souhaité dans la propriété Gabarit. 

3. Configurez le contenu du synoptique : 

a) Sélectionnez l’option de menu Éléments de contrôle dans la barre de menus  
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b) Sélectionnez Insérer un modèle dans la liste déroulante. 
La boîte de dialogue de sélection de mises en forme prédéfinies s’affiche à l’écran. Certains 
éléments de contrôle sont insérés dans le synoptique à des positions prédéfinies. 

c) Supprimez les éléments superflus du synoptique. 

d) Si nécessaire, sélectionnez des éléments supplémentaires dans la liste déroulante Éléments. 
Placez-les aux emplacements souhaités sur le synoptique. 

4. Créez une fonction d’appel de synoptique. 
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Éléments de contrôle Description 

Insérer un modèle Ouvre la boîte de dialogue de sélection de modèle pour le type de 
synoptique correspondant. 

Des modèles sont fournis avec zenon, et peuvent également être 
créés par l’utilisateur. 

Modèles ajoutent des éléments de contrôle prédéfinis à des positions 
prédéfinies sur le synoptique. Les éléments qui ne sont pas 
nécessaires peuvent également être supprimés individuellement 
après leur création. Les éléments supplémentaires peuvent être 
sélectionnés dans la liste déroulante, puis insérés dans le synoptique 
zenon. Les éléments peuvent être déplacés et disposés 
individuellement sur le synoptique. 

ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE 

Élément de contrôle Description 

Modèle d'équipement (intitulé) Champ de texte d'affichage du nom du modèle d'équipement illustré 
à l'écran. 

Remarque : Élément de type Texte dynamique. L'attribution de 
la fonctionnalité a lieu à l'aide de la propriété Fonction spécifique au 

type de synoptique. 

Modèle d'équipement 

(structure)  
Élément d'arborescence affichant la structure du groupe du modèle 
d'équipement sélectionné.  
Une sélection multiple est possible dans le Runtime. 

SÉLECTION 

Boutons de sélection de l’affichage dans le Runtime. 

Elément de contrôle Description 

Utiliser la sélection  Le groupe sélectionné dans l'arborescence est utilisé en tant que filtre 
(à la page 44) pour les synoptiques sélectionnés dans l'appel de 
synoptique. Le synoptique doit déjà être ouvert pour que le filtre 
fonctionne. 

Désactiver l’équipement de 

filtre 
Les filtres sélectionnés sont réinitialisés et les écrans filtrés sont à 
nouveau affichés non filtrés. 

Développer tout  Tous les nœuds de l'arborescence sont développés et tous les 
sous-groupes sont affichés. 

Réduire tout  Tous les nœuds développés sont réduits. Seuls les principaux groupes 
de l'arborescence sont affichés. 

Étendre la sélection Le nœud sélectionné de l'arborescence est développé. 

Réduire la sélection Le nœud sélectionné de l'arborescence est réduit. 
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Filtre hiérarchique Case à cocher pour l’activation du filtre hiérarchique de modèle 
d’équipement. 

 Activé : 
les variables liées à une sous-hiérarchie du groupe d’équipement 
sélectionné sont prises en compte dans le filtre et sont incluses 
dans l’affichage du Runtime. 

 Inactif : 
lors du filtre, seules les variables liées au groupe d’équipement 
sélectionné sont prises en compte. 

Exécuter les fonctions Toutes les fonctions du projet local actuellement liées (à la page 14) 
au groupe sélectionné dans l'arborescence sont exécutées. L'ordre 
d'exécution n'est pas déterminé.  
Remarque : la configuration de l'option Filtre hiérarchique n'a pas 
d'impact sur l'exécution de la fonction. 

ÉLÉMENTS COMPATIBLES 

Les éléments de contrôle supprimés ou remplacés par des versions plus récentes restent disponibles, pour des 
raisons de compatibilité. Ces éléments ne sont pas pris en compte lors de l’insertion automatique de modèles. 

Elément de contrôle Description 

Modèle d'équipement (intitulé) Élément de contrôle statique Win32. Remplacé par un champ de 
texte dynamique. Pour la description, reportez-vous à l’élément 

actuel. 

 
 

8.2 Effectuez un appel de synoptique de type Modèle 
d'équipement 

CRÉEZ UNE FONCTION D’APPEL DE SYNOPTIQUE 

La fonction d'appel de synoptique permet d'appeler des synoptiques dans le Runtime. 

DÉVELOPPEMENT 

Pour créer une fonction : 

1. Créez une nouvelle fonction : 

Dans la barre d'outils ou le menu contextuel du nœud Fonctions, sélectionnez Nouvelle 

fonction. 
La boîte de dialogue de sélection d'une fonction s'affiche à l'écran. 
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2. Accédez au nœud Favoris. 

3. Sélectionnez la fonction Appel de synoptique. 

La boîte de dialogue de sélection de synoptique s’affiche à l’écran. 

4. Sélectionnez le synoptique souhaité. 
Remarque : Si vous sélectionnez un synoptique issu d'un autre projet, assurez-vous que ce 
projet est en cours d'exécution dans le Runtime. 

5. Configurez le filtre. 

6. Configurez le modèle d'équipement à afficher et le synoptique pouvant être mis à jour avec 
celui-ci. 

7. Confirmez la configuration en cliquant sur le bouton OK. 

8. Nommez le fonction dans la propriété Nom. 
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MODÈLE D'ÉQUIPEMENT AFFICHÉ 

Option Description 

Modèle d'équipement affiché Sélection du modèle d'équipement à afficher dans le Runtime. 

Nom statique Nom du modèle à afficher dans Runtime. 

Sélection dans une liste déroulante.  
La liste contient tous les modèles d'équipement contenus dans 
le projet local et le projet global. En cas de conflit de nom 
(lorsqu'un modèle d'équipement local et un modèle 
d'équipement global ont le même nom), le modèle 
d'équipement local est affiché. Tous les modèles d'équipement 
locaux et globaux avec un nom unique sont toujours affichés. 

Nom par une variable Le modèle est lu lorsqu'un appel de synoptique est effectué à 
partir des variables string indiquées ici. 

Cliquez sur le bouton ... pour ouvrir la boîte de dialogue de 
sélection de variables string. 

S'il est impossible de lire la variable dans le Runtime, le nom 
reste vide. Aucun modèle d'équipement n'est affiché. 

Par défaut : Inactive 

Groupe d'équipements sélectionné  Sélection d'une variable dans laquelle le groupe d'équipements 
sélectionné dans le synoptique sera écrit dans le Runtime. 

Cliquez sur le bouton ... pour ouvrir la boîte de dialogue de 
sélection de variables string. 

Par défaut : <Aucune variable liée> 

OPTIONS D'AFFICHAGE 

Option Description 

Afficher la structure complète Configuration de l'affichage des objets dans le modèle 
d'équipement dans Runtime : 

 Active : Le chemin complet de l'objet est affiché. 

 Inactive  : Seul le nom de l’objet sélectionné est affiché. 

Par défaut : active 

Affichage de l’alarme Type d'affichage du numéro des alarmes actives. 

Sélectionnez dans la liste déroulante : 

 Pas d'affichage 

Le nombre d'alarmes actives n'est pas affiché. 
Remarque : C'est également le comportement des projets 
compilés pour une version antérieure à la version 8.00. 

 Texte 
Le nombre d'alarmes est indiqué par une figure. 
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Remarque : La coloration de l'affichage du texte 
correspond à la couleur configurée de la classe d'alarme 
dans la propriété Couleur classe d'alarme. 

 Graphique 
Avec une ou plusieurs alarmes, ceci est visualisé par des 
graphiques. 
Le fichier graphique qui a été lié dans la Fichier graphique 
propriété  est utilisé pour l'affichage. 
Remarque : La hauteur des graphiques est 
automatiquement mise à l'échelle à la hauteur du texte à 
afficher. 

Par défaut : Graphique 

OPTIONS DE FILTRE 

Option Description 

Filtre hiérarchique Case à cocher pour l’activation du filtre hiérarchique de modèle 
d’équipement. 

 Activé : 
les variables liées à une sous-hiérarchie du groupe 
d’équipement sélectionné sont prises en compte dans le 
filtre et sont incluses dans l’affichage du Runtime. 

 Inactif : 

lors du filtre, seules les variables liées au groupe 
d’équipement sélectionné sont prises en compte. 

Par défaut : Actif 
Remarque : cette case est toujours activée avec de nouveaux 
projets. Cette option est inactive pour les projets créés avant 
zenon 7.60 et convertis à la version actuelle. 

SYNOPTIQUES DEVANT ÊTRE MIS À JOUR 

Mode de mise à jour. 
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Option Description 

Synoptiques devant être mis à jour  Sélection des synoptiques pouvant être filtrés en fonction des 
modèles d'équipement avec le synoptique de modèle 
d'équipement actif dans le Runtime. 

Les synoptiques affichant les données provenant de AML, CEL, 
RGM ou de la Gestion d'équipe peuvent être filtrés. Les 
synoptiques  
Cadran peuvent aussi être sélectionnés. Toutefois, si ces 
derniers ne contiennent pas de données provenant de AML, CEL, 
RGM ou de la Gestion d'équipe, ils sont ignorés dans le Runtime. 

Mettre à jour sur tous les moniteurs Lieu d'exécution de l'option de Synoptiques à mettre à jour : 

 Active :  
Cette option recherche les synoptiques affichés dans la liste 
Synoptiques à mettre à jour sur tous les moniteurs. 

 Inactive  :  

Cette option recherche les synoptiques affichés dans la liste 
Synoptiques à mettre à jour sur le moniteur depuis lequel 
est exécuté l'appel. 

FERMER BOÎTE DE DIALOGUE 

Options Description 

OK Applique les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Annule toutes les modifications et ferme la boîte de dialogue. 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

Remarque : Ce filtre peut désormais uniquement être configuré dans Editor, et non dans le Runtime. 
 

9. Filtrer dans la vue de détail 

Vous pouvez filtrer les éléments par groupe d'équipements dans la vue de détail du gestionnaire de 
projet. S'ils ne sont pas déjà affichés, sélectionnez Filtrer la sélection dans le menu contextuel et 
ajoutez Groupes d'équipements. 

Pour filtrer : 

 cliquez sur le symbole de filtre dans l'en-tête de colonne Groupes d'équipements. 

 La boîte de dialogue de sélection (à la page 16) des groupes d'équipement s'affiche à l'écran. 

 Ajoutez les critères de filtre de votre choix à la liste. 
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 Seuls les éléments liés aux groupes d'équipements sélectionnés sont affichés dans la vue 
détaillée. 

Pour réinitialiser le filtre : 

 cliquez sur le symbole de filtre dans l'en-tête de colonne Groupes d'équipements. 

 La boîte de dialogue de sélection (à la page 16) des groupes d'équipement s'affiche à l'écran. 

 Supprimez les critères de filtre de la liste. 

 
 

10. Filtrage dans le Runtime 

Pour effectuer un filtrage en fonction des groupes d'équipement dans le Runtime, vous disposez des 
possibilités suivantes : 

 Configuration du filtre lors de l'appel de synoptique (à la page 40) :  
Créez une fonction d'appel de synoptique (à la page 40) pour le synoptique souhaité et 
définissez le filtre dans l'onglet Modèles d'équipement. Dans le Runtime, les données sont 
affichées en fonction du filtre défini. Le bouton Filtre doit être présent si vous souhaitez 
modifier le filtre dans le Runtime. 

 Synoptique de type Modèle d'équipement (à la page 44) :  
Créez un synoptique Modèle d'équipement et attribuez-le à un modèle d'équipement lors de 
l'appel de synoptique. Vous pouvez sélectionner des groupes d'équipements dans le Runtime et 
appliquer votre sélection en tant que filtre aux synoptiques déjà ouverts. En outre, toutes les 
fonctions liées à un groupe d'équipements peuvent être exécutées de manière séquentielle, d'un 
simple clic. 

Informations 

Si vous activez l'option Filtre hiérarchique, tous les niveaux supérieurs du modèle 
d'équipement ont pris en compte au cours du filtrage. 

 
 

10.1 Filtrer lors de la commutation de synoptiques et l'exécution 
d'une fonction 

Vous pouvez filtrer les groupes d'équipements dans le Runtime pour les fonctions suivantes : 

 Listes AML et CEL 

 Supprimer les alarmes 
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 Acquitter alarmes 

 Exporter liste d'alarmes 

 Message Control : 

 Groupe/classe/domaine/équipement supprimé 

 Gestion d'équipe 

 Gestionnaire de groupe de recettes (Recipe Group Manager) 

FILTRES 

Pour le filtrage via la fonction Appel de synoptique, le résultat du filtrage du modèle d'équipement peut 
dépendre du type de synoptique. 

 Appel de synoptique vers un synoptique de type suivant : 

 Liste AML :  
les alarmes sont uniquement affichées si leurs variables sont liées aux groupes 
d'équipements. 

 Liste CEL :  
les entrées sont uniquement affichées si leurs variables sont liées aux groupes 
d'équipements. 

 Gestionnaire de groupe de recettes 
les groupes de recettes sont uniquement disponibles dans la liste déroulante s'ils sont inclus 
dans le filtre. Si de nouveaux groupes de recettes sont créés, ils peuvent être liés à des 
groupes d'équipements existants. Ces nouvelles données peuvent être restaurées à 
nouveau à partir des fichiers du Runtime dans Editor ; dans ce cas, les groupes 
d'équipements liés sont également restaurés. 

 Gestion d'équipe : 
les équipes liées aux groupes d'équipement sont affichées. 

Informations 

Si vous activez l'option Filtre hiérarchique, tous les niveaux supérieurs du modèle 
d'équipement ont pris en compte au cours du filtrage. 

 
 

10.2 Créer un filtre 

Pour créer une fonction d'appel de synoptique et filtrer les groupes d'équipements : 

1. Créez une fonction Appel de synoptique. 

2. Sélectionnez l’écran de votre choix. 
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3. Cliquez sur l'onglet Modèles d'équipement dans la boîte de dialogue Filtre. 

4. Sélectionnez les modèles et les groupes d'équipement. 

5. Confirmez avec OK. 

BOÎTE DE DIALOGUE 

Remarque : Les onglets affichés dépendent du module pour lequel les modèles d'équipement ont été 
configurés. 
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MODÈLES D'ÉQUIPEMENTS 

Option Description 

Barre d'outils Symboles (à la page 19) pour: 

 Modifier les modèles d'équipement locaux 

 Agrandir ou réduire l'affichage 

 Afficher des informations 

Liste de modèles 

d'équipements 
Autorise la sélection de modèles et de groupes. La liste distingue les modèles 
d'équipement issus du projet global et des projets locaux. 

Les modèles d'équipement locaux peuvent être créés, modifiés ou 
supprimés (à la page 21). 

Remarque : Les modèles d’équipement du projet global ne peuvent pas 
être affichées si des modèles portant le même nom que dans le projet local. 
Les modèles affectés sont affichés en cliquant sur le symbole 
d’avertissement (triangle avec point d’exclamation). Pour plus de détails, 
reportez-vous au manuel Modèles d’équipement (à la page 6), chapitre 
Modification de modèles d’équipement locaux (à la page 21). 

Ajouter Ajoute les groupes sélectionnés à la liste de filtres. 

Supprimer Supprime tous les groupes sélectionnés de la liste de filtres. 

Filtre hiérarchique Case à cocher pour l’activation du filtre hiérarchique de modèle 
d’équipement. 

 Activé : 
les variables liées à une sous-hiérarchie du groupe d’équipement 
sélectionné sont prises en compte dans le filtre et sont incluses dans 
l’affichage du Runtime. 

 Inactif : 
lors du filtre, seules les variables liées au groupe d’équipement 
sélectionné sont prises en compte.Default: activated 

Liste de filtres Affiche tous les groupes d'équipements devant être filtrés. 

FERMER 

Option Description 

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme 
la boîte de dialogue. 

Annuler Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 
boîte de dialogue. 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 
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10.3 Utilisation d'un synoptique de modèle d'équipement dans le 
Runtime 

Dans le Runtime, d'autres synoptiques précédemment appelés contenant des données provenant des 
listes AML ou CEL peuvent être filtrés en fonction des groupes d'équipements. 

Pour sélectionner des groupes d'équipements comme filtre : 

1. Sélectionnez le groupe d’équipement de votre choix.  
La sélection multiple est possible en utilisant la combinaison de touches Ctrl+clic souris ou 
shift+clic souris. 

2. Cliquez sur le bouton Appliquer une sélection comme filtre. 

Remarque : 

 Si vous sélectionnez plusieurs groupes d'équipements, la touche Exécuter une fonction est 
désactivée. 

 Le synoptique doit déjà être ouvert pour que le filtre fonctionne. 

 La variable de sortie de la sélection liste tous les éléments sélectionnés.  
Séparateur : Points-virgules (;) 

Pour réinitialiser le filtre : 

1. Cliquez sur le bouton Désactiver l’équipement de filtre . 

SÉLECTION DES GROUPES D'ÉQUIPEMENTS. 
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ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE 

Élément de contrôle Description 

Modèle d'équipement (intitulé) Champ de texte d'affichage du nom du modèle d'équipement illustré 
à l'écran. 

Remarque : Élément de type Texte dynamique. L'attribution de 
la fonctionnalité a lieu à l'aide de la propriété Fonction spécifique au 

type de synoptique. 

Modèle d'équipement 

(structure)  
Élément d'arborescence affichant la structure du groupe du modèle 
d'équipement sélectionné.  
Une sélection multiple est possible dans le Runtime. 

SÉLECTION 

Boutons de sélection de l’affichage dans le Runtime. 

Elément de contrôle Description 

Utiliser la sélection  Le groupe sélectionné dans l'arborescence est utilisé en tant que filtre 
(à la page 44) pour les synoptiques sélectionnés dans l'appel de 
synoptique. Le synoptique doit déjà être ouvert pour que le filtre 
fonctionne. 

Désactiver l’équipement de 

filtre 
Les filtres sélectionnés sont réinitialisés et les écrans filtrés sont à 
nouveau affichés non filtrés. 

Développer tout  Tous les nœuds de l'arborescence sont développés et tous les 
sous-groupes sont affichés. 

Réduire tout  Tous les nœuds développés sont réduits. Seuls les principaux groupes 
de l'arborescence sont affichés. 

Étendre la sélection Le nœud sélectionné de l'arborescence est développé. 

Réduire la sélection Le nœud sélectionné de l'arborescence est réduit. 

Filtre hiérarchique Case à cocher pour l’activation du filtre hiérarchique de modèle 
d’équipement. 

 Activé : 
les variables liées à une sous-hiérarchie du groupe d’équipement 
sélectionné sont prises en compte dans le filtre et sont incluses 
dans l’affichage du Runtime. 

 Inactif : 
lors du filtre, seules les variables liées au groupe d’équipement 
sélectionné sont prises en compte. 

Exécuter les fonctions Toutes les fonctions du projet local actuellement liées (à la page 14) 
au groupe sélectionné dans l'arborescence sont exécutées. L'ordre 
d'exécution n'est pas déterminé.  
Remarque : la configuration de l'option Filtre hiérarchique n'a pas 
d'impact sur l'exécution de la fonction. 
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ÉLÉMENTS COMPATIBLES 

Les éléments de contrôle supprimés ou remplacés par des versions plus récentes restent disponibles, pour des 
raisons de compatibilité. Ces éléments ne sont pas pris en compte lors de l’insertion automatique de modèles. 

Elément de contrôle Description 

Modèle d'équipement (intitulé) Élément de contrôle statique Win32. Remplacé par un champ de 
texte dynamique. Pour la description, reportez-vous à l’élément 
actuel. 

EXEMPLE 

Les alarmes de la salle 3 d'une usine doivent être affichées. 

Configuration : 

 La salle 3 est définie comme son propre groupe d'équipements dans le modèle d'équipement. 

 Lors de l'appel d'un synoptique de type Modèle d'équipement, les indications suivantes 
sont affichées : 

 Le modèle d'équipement contenant la salle 3 est sélectionné 

 Le synoptique AML est sélectionné en tant que synoptique à mettre à jour 

Les considérations suivantes s'appliquent dans le Runtime : 

 La liste d'alarmes est affichée 

 Le modèle d'équipement est affiché 

 Le modèle d'équipement est sélectionné en tant que Hall 3 

 le bouton Appliquer la sélection est actionné 

Le synoptique de liste AML appelé affiche maintenant uniquement les alarmes concernant le hall 3 
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