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1 Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ZENON VIDEO-TUTORIALS

Praktische Beispiele fur die Projektierung mit zenon finden Sie in unserem YouTube-Kanal
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). Die Tutorials sind nach Themen gruppiert und geben einen
ersten Einblick in die Arbeit mit den unterschiedlichen zenon Modulen. Alle Tutorials stehen in
englischer Sprache zur Verfugung.

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Winsche fur Erganzungen haben, wenden
Sie sich per E-Mail an documentation@copadata.com.

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstltzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com gerne fur Sie da.

2 Industrial Maintenance Manager (IMM)

Der Industrial Maintenance Manager (IMM) dient zur Pflege von Maschinen- und Wartungsdaten.
Serviceintervalle konnen bequem geplant und verwaltet werden. Auf einen Blick ist feststellbar, welche
Gerdte, Anlagen, Maschinen usw. heute/in dieser Woche/im nachsten Monat usw. gewartet werden
mussen. Ebenso wird mitprotokolliert, welche Wartungsarbeiten in der Vergangenheit durchgefuhrt
worden sind.
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3 Funktionalitaten
»  Geréate kdnnen kopiert und eingefligt werden; dem Geratenamen wird eine fortlaufende
Nummer angefugt.

» Die Listenansicht kann im Bildfilter angepasst werden. Spaltenauswahl, Spaltenbreite,
Spaltenname und deren Reihenfolge kédnnen modifiziert werden.

Jede Listenansicht kann man sich im HTML-Format via Stylesheet anzeigen und drucken lassen.
Das Anlagenkennzeichen kann nur Uber das Kontextmenu im Baum angelegt werden.

Mehrhierarchische Anlagenkennzeichen

v v v WV

Gerate konnen Uber das Kontextmenu im Baum oder der Liste angelegt werden, vorausgesetzt
eine Anlage wurde im Baum ausgewahlt. Diese Anlage wird dann automatisch als
Anlagenkennzeichen im Gerat eingefugt.

Per Klick auf den Spaltenkopf werden die Elemente alphabethisch sortiert.
Mehrprojektfahig

Server-Client

v v v WV

Das Loschen von Geraten unterliegt einem Benutzerlevel, welches zwei Arten zu Loschen
vorsieht. Einmal ein Léschen in dem Sinne, dass die Daten in der Datenbank erhalten bleiben
und somit die Historieneintrage nicht verloren gehen. Dabei wird in der Datenbank das Flag
ACTIVE auf 0 gesetzt. Zum anderen ein endgultiges Loschen: alle Daten aus der Datenbank
inkl. der Wartungsarbeiten und der Historie werden dabei geldscht.

» Die Checkboxen in der Baumansicht bei den Anlagenkennzeichnungen (AKZ) sind ein Filter.
Wenn gesetzt, werden nur die Geréate, Historieneintrage und Wartungen angezeigt, die zu
dieser AKZ gehoren.

4 Einschrankungen

Das Modul speichert die Daten in einer Microsoft SQL Server Datenbank (Alle SQL Server Versionen ab
SQL Server 2000 sind moglich). Der MS SQL Server ist nicht im Lieferumfang von zenon enthalten. Sie
konnen jedoch die SQL Server Express Edition, die mit dem zenon Editor mitinstalliert wird, nutzen.

Andere SQL-Server wie z. B. Oracle werden nicht untersttzt.
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5 Vorarbeiten

5.1 Datenbank
Zum Erstellen einer Datenbank bendtigen Sie das SQL Server Management Studio (SSMS).

Installation des SQL Server Management Studios

1. Laden Sie die aktuellste Version von der Microsoft Homepage herunter.

2. Wahlen Sie fur den Download das englischsprachige Setup, da sich die folgenden Schritte auf
die englische Version beziehen.

3. Fdhren Sie das Setup aus.

Erstellen der Datenbank

1. Starten Sie das SQL Server Management Studio.

2. Stellen Sie eine Verbindung zum gewunschten Server her.
3. Fuhren Sie im Object Explorer einen Rechtsklick auf Databases aus.
4. Wahlen Sie im Kontextment den Eintrag New Database... aus.
Der Dialog zur Konfiguration wird gedffnet.
5. Vergeben Sie den gewtnschten Namen.

6. Konfigurieren Sie bei Bedarf weitere Optionen.

7. Beenden Sie den Dialog mit Klick auf OK.

5.2 Projektierung

Es werden vier Tabellen in der Datenbank erzeugt. Die Namen der Tabellen sind fest vergeben und
entsprechen den Namen, die in der Messstellenverwaltung verwendet werden:

» Tabelle fiir Gerdte: Devices

» Tabelle fiir Wartungsarb.: Maintenance\Works
» Tabelle fiir Historie: MaintenanceHistory
»

Tabelle fiir Dateien: Documents
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DATENBANKVERBINDUNG

In den Projekteigenschaften kann im Knoten Industrial Maintenance Manager Uber die Eigenschaft
Datenbank der ODBC-String manuell bearbeitet werden. Klick auf die Schaltflache ... 6ffnet den Dialog

zur Konfiguration:

‘3 ODBC Data Source Administrator

User DSN | System DSN File DSN I Drivers | Tracing | Connection Pooling | About |

Look in: lData Sources LI Add...
R e OVE
Canfigure

Set Directory

An ODBC File data source allows you to connect to a data provider. File
DSNs can be shared by users who have the same drivers installed.

0K I Cancel | : | Help |

Klicken Sie auf diese Schaltflache,
hinzuzufiigen.

Create New Data Source

Select a driver for which you want to set up a data source.

Name l V;_A‘
Microsoft ODBC for Oracle
Microsoft ODBC fir Oracle
Microsoft Paradox Driver {".db }
Microsoft Paradox-Treiber (".db )
Microsoft Text Driver ("¢ *.csv)
Microsoft Text-Treiber (*bd; *.csv)
Microsoft Visual FoxPro Driver
Microsoft Visual FoxPro-Treiber

SQL Server
<

S i o S R R X

=

um eine neue Dateidatenquelle
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Wahlen Sie im Dialog Create New Data Source den Treiber SQL Server und klicken Sie auf Weiter, um
den Namen oder den Speicherort des neuen Datei-Datensatznamens (DSN) anzugeben.

Create New Data Source

Type the name of the file data source you want to save
this connection to. Or, find the location to save to by
clicking Browse.

< Back I Next > I Cancel

]Wallung Browse...

Klicken Sie erneut auf Weiter um eine Zusammenfassung der neuen Informationen anzuzeigen.

Create New Data Source

When you click Finish, you will create the data source

for more information.

which you have just configured. The driver may prompt you

File Data Source
Filename: “Wartung
Driver: SOL Server

< Back I Finish I Cancel

Klicken Sie auf Fertig stellen um das treiberspezifische Setup-Dialogfeld anzuzeigen.

Create a New Data Source to SOL Server

[X]

. This wizard will help you create an ODBC data source that you
connect to SOL Server.

) ‘What name do you want to use to refer ta the data source?

can use to

Name: I

How do you want to describe the data source?

Description: Ilndusllial Maintenance Manager

Which SOL Server do you want to connect to?

Server: ]SUPP_TEST_1 B_XP\ZENON

Finish I Next > l Cancel |

Help ]

Wenn Sie einen Servernamen aus der Liste auswahlen, sind keine weiteren Konfigurationseinstellungen

erforderlich.
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Klicken Sie erneut auf Weiter.

How should SGL Server verify the authenticity of the login ID?

& wfith Windows NT authentication using the network login |D.;

With SOL Server authentication using a login ID and password
entered by the user.

To change the network library used to communicate with SOL Server,
click Client Configuration.

Client Configuration...

ain default settings for the

Cornec
v additior

Logn D I
ird| I

Pa

< Back I Next > I Cancel Help

Create a New Data Source to SOL Server <]

Klicken Sie erneut auf Weiter.

_statements

heh you d ect

ou disconmect'and as appropriate while you are
d

Use ANS| quoted identifiers.

Use ANSI nulls, paddings and warnings.

) 3

er SHL Sei

erifthe primany SEL S

< Back I Next > I Cancel | Help I

Create a New Data Source to SOL Server <]

Nun kénnen Sie die fruher erzeugte Datenbank auswahlen.

Create a New Data Source to SOL Server <]

[~ iChange the language of SOL Server system messages to:

Ii‘.r"gh:m _'l

|~ Use strong encryption for data

o
_‘0“008‘ IV Perform translation for character data

oi\w“ w Use regional settings when outputting currency, numbers, dates and

= Tef times.

mc\O“’“ . : "

@ I~ Save long running queries to the log file:
JEADDCUMETAADMINI~1S \TemphOU' |~ Browse

Lang query time [milliseconds):

™ Log ODBC driver statistics to the log file:
JEADDEUME1AADMINI 1

< Back I Finish I Cancel Help
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Vorarbeiten ﬂ

Zenon

Klicken Sie auf Fertigstellen.

erver Setup w

A new ODBC data source will be created with the following
configuration:

Microsoft SOL Server DDBC Driver Version 03.85.1117

Data Source Name: Wartung

Data Source Description: Industrial Maintenance Manager
Server: SUPP_TEST_16_XP'ZENON

Database: Maintenance

Language: (Default]

Translate Character Data: Yes

Log Long Running Queries: No

Log Driver Statistics: No

Use Integrated Security: Yes

Use Regional Settings: No

Prepared Statements Option: Drop temporary procedures on
disconnect

Use Failover Server: No

Use ANSI Quoted Identifiers: Yes

Use ANSI Null, Paddings and Wamings: Yes

Data Encryption: No

| Test Data Source... I oK | Cancell

Sie kénnen nun die projektierte Verbindung testen.

r~ Test Result

Microsoft SAL Server DDBC Driver Version 03.85.1117
Running connectivity tests...

Attempting connection

Connection established

Verifying option settings

Disconnecting from server

TESTS COMPLETED SUCCESSFULLY!

UserDSN | System DN File DSN I Diivers | Tracing | Connection Pocling | About |

Look in: IDala Sources ﬂ Add... |
Remove |
Configure... |

Set Directory |

= An ODBC File data source allows you to connect to a data provider. File
DSNs can be shared by users who have the same drivers installed.

0K I Cancel Lnp

ly Help
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& Achtung

Bei Verwendung des Native Client 10 und 11 wird das Passwort nicht automatisch
in den Providerstring dbernommen. Es muss manuell eingetragen werden.

Z.B.: ..;User ID=sqlExampleUser1;Password=secretPassword;...

6 Bild vom Typ IMM anlegen

PROJEKTIERUNG

Zum Anlegen eines Bildes stehen zwei Vorgehensweisen zur Verfligung:
» die Verwendung des Bilderstellungsdialogs

» die Erstellung eines Bildes tber die Eigenschaften

Schritte zum Anlegen des Bildes tber die Eigenschaften, wenn der Bilderstellungsdialog in der
MenUleiste unter Extras, Einstellungen und Assistenten verwenden deaktiviert wurde:

1. Erstellen Sie ein neues Bild.

Wahlen Sie dazu in der Symbolleiste oder im Kontextmenu des Knotens Bilder den Befehl Bild
neu aus.

2. Andern Sie die Eigenschaften des Bildes:

a) Benennen Sie das Bild in der Eigenschaft Name.

b) Wahlen Sie in der Eigenschaft Bildtyp /MM.

c) Wahlen Sie in der Eigenschaft Schablone die gewtnschte Schablone.
3. Projektieren Sie die Inhalte des Bildes:

a) Wahlen Sie in der Menuleiste den MenUpunkt Elemente (Bildtyp).

b) Wahlen Sie in der Dropdownliste Vorlage einftigen.
Der Dialog zur Auswahl vordefinierter Layouts wird getffnet. Damit werden bestimmte
Kontrollelemente an vordefinierten Positionen in das Bild eingefugt.

c) Entfernen Sie nicht bendtigte Elemente aus dem Bild.

d) Wahlen Sie nach Bedarf zuséatzliche Elemente in der Dropdownliste Elemente aus.
Platzieren Sie diese an der gewunschten Position im Bild.

4. Erstellen Sie eine Bildumschaltfunktion.
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Bild vom Typ IMM:

In Bearbeitung In Bearbeitung [—] Gerate
Typ: SysTreeView32 Typ: STATIC =l -
ID: 53665 ID: 53644 Gerat neu
Gerat bearbeiten
Gerat inaktiv
Wartung/Reparatur
Wartung bearbeiten

‘Wariung durchfiihren

Reparatur durchfihren

Austausch

Geratetausch

Zahlertausch

— Liste drucken

e B Details drucken

Vorlage einfiigen Offnet den Dialog zur Auswahl einer Vorlage fir den Bildtyp.

Vorlagen werden mit zenon mitgeliefert und kénnen auch
individuell selbst erstellt werden.

Vorlagen fugen vordefinierte Kontrollelemente an
vorgegebenen Positionen im Bild ein. Nicht benétigte
Elemente kénnen nach dem Anlegen auch einzeln entfernt
werden. Zusatzliche Elemente werden aus der Dropdownliste
ausgewahlt und im zenon Bild positioniert. Elemente k&nnen
im Bild verschoben und individuell angeordnet werden.

Liste Liste (auf Seite 41) der Vorgange, die in der Runtime angezeigt
werden.

Listenfunktionen Kontrollelemente zur Steuerung der Liste.

Filter Wendet Filter an.

Anlagen-Kennzeichen neu Erstellt ein neues Anlagen-Kennzeichen.

Anlagen-Kennzeichen |6schen Loscht ausgewahltes Anlagenkennzeichen.

Gerat Kontrollelemente fur Gerate.
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» Neu

» Bearbeiten

» Loschen

» Als inaktiv markieren

» Austauschen

Kopieren

Einfligen

Zahler tauschen
Wartung bearbeiten
Wartung durchfiihren
Reparatur durchfiihren
Liste drucken

Details drucken
Aktualisieren
Filterprofile
Profilauswahl

Speichern

Loschen
Import

Export

FUgt ein neues Gerdt ein.

Ermoglicht die Bearbeitung des ausgewahlten Gerats.
Loscht Gerat.

Schaltet Geréat auf inaktiv.

Fuhrt Geratetausch durch.

Kopiert ausgewahltes Element in Zwischenablage.
Fugt ausgewahltes Element aus Zwischenablage ein.
Fuhrt Zahlertausch durch.

Ermoglicht das Bearbeiten einer Wartung.

Schaltet auf Wartung durchfuhren.

Schaltet auf Reparatur durchfihren.

Druckt Liste aus.

Druckt Details.

Aktualisiert Ansicht.

Buttons fur Filtereinstellungen in der Runtime.

Profil aus Liste auswahlen.

Speichert aktuelle Einstellung als Profil.

Hinweis: Der Name darf maximal 31 Zeichen lang sein und
nur gultige Zeichen enthalten.
Verboten sind: '\ /:*2 <> | ""

Loscht ausgewahltes Profil.
Importiert Filterprofile aus Exportdatei.

Exportiert Filterprofile in Datei.
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7 zenon Funktionen

7.1 Bildumschaltung IMM

Um ein Bild vom Typ Industrial Maintenance Manager in der Runtime aufzuschalten:
1. Projektieren Sie ein Bild vom Typ Industrial Maintenance Manager.
2. Erstellen Sie eine Funktion Bildumschaltung auf dieses Bild.

3. Definieren Sie die gewunschten Inhalte fur die Ansicht in der Runtime.

FUNKTION VOM TYP BILDUMSCHALTUNG ANLEGEN
Eine Funktion vom Typ Bildumschaltung dient dazu, Bilder in der Runtime aufzuschalten.

Fur die Bildumschaltung zu einem Bild vom Typ Industrial Maintenance Manager k&nnen Sie zusatzlich
die anzuzeigende Struktur fur Gerate, Wartungsarbeiten und Historie mit konfigurierbaren Listen
projektieren (auf Seite 25).

PROJEKTIEREN IM EDITOR

Schritte zum Anlegen der Funktion:
1. Erstellen Sie eine neue Funktion:

Wahlen Sie in der Symbolleiste oder im KontextmenU des Knotens Funktionen Funktion neu.
Der Dialog zur Auswahl einer Funktion wird gedffnet.

2. Navigieren Sie zum Knoten Favoriten.
3. Wahlen Sie die Funktion Bildumschaltung.
Der Dialog zur Auswahl eines Bildes wird gedffnet.

4. Wahlen Sie das gewunschte Bild.
Hinweis: Wenn Sie ein Bild aus einem anderen Projekt wahlen, stellen Sie sicher, dass das
Projekt in der Runtime lauft.

5. Konfigurieren Sie die Filter.

6. Benennen Sie die Funktion in der Eigenschaft Name.

BAUM- UND LISTENANSICHT IM EDITOR

Die aus der Runtime bekannte Ansicht mit den Kontrollelementen Baum und Liste kann auch im Editor
einzeln projektiert werden:

1. Offnen Sie das Bild vom Typ IMM, in dem Sie Kontrollelemente hinzufigen wollen.
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2. Klicken Sie auf Elemente (Industrial Maintenance Manager), um die Dropdownliste zur Auswahl
des Kontrollelements zu &ffnen.

3. Wahlen Sie das gewtnschte Kontrollelement aus.

4. Fugen Sie das gewunschte Kontrollelement hinzu, indem Sie dieses mit gedruckter linker
Maustaste im Bild aufziehen.

Hinweis: Wenn im Bild bereits ein Kontrollelement vorhanden ist, ist dieses im Auswahldialog
ausgegraut.

7.1.1 Dialog Filter...
Im Dialog Filter... der Bildumschaltung stehen folgende Registerkarten zur Projektierung des Filters zur
Verfugung:

P  Ansicht (auf Seite 17)

P Zeit (auf Seite 18)

»  Anlagenmodellierung (auf Seite 22)

»

Spalteneinstellungen (auf Seite 25)

Initial wird die Registerkarte Ansicht getffnet.
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7.1.2 Ansicht

In der Registerkarte Ansicht konnen Sie die initiale Ansicht des IMM in der Runtime auswahlen.

Filter...

Ansicht  Zeit  Anlagenmodellierung  Spalteneinstelungen

(st Abbrechen
(® Gerate

Hilfe
(O Historie
O Wartungen

Ansicht Einstellung der initialen Ansicht des IMM in der Runtime nach der
gewahlten Filterung. Der entsprechende Knoten wird in der Runtime
vorausgewahlt. Die IMM Liste arbeitet auch dann, wenn in der
Runtime keine Baumstruktur im Bild vorhanden ist. Die Schaltflachen
und Kontextments zum Drucken und Kopieren sind jedoch

ausgegraut.

Gerate Offnet die Ansicht in der Runtime initial mit Gerateansicht.

Historie Offnet die Ansicht in der Runtime initial mit Ansicht der historischen
Wartungen.

Wartungen Offnet die Ansicht in der Runtime initial mit Ansicht der anstehenden
Wartungen.
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DIALOG BEENDEN

OK

Abbrechen

Hilfe

7.1.3 Zeit

Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten
und schlieBt den Dialog.

Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und
schlieBt den Dialog.

Offnet die Online-Hilfe.

In der Registerkarte Zeit stehen unter Filter und Einstellungen Moglichkeiten zur Parametrierung des

Zeitfilters zur Verfugung.

Filter...

Ansicht Zeit  Anlagenmodeliierung  Spalteneinstelungen

Filter
(O Kein Zeitfilter
() Absoluter Zeitraum
(O Relativer Zeitraum
O ab

Ab HH:MM:S5 Uhr
(®) Zeitbereich

Eine Woche

Einstellungen
(O Auswahldialog anbieten
(®) Aktuelles Datum/Zeit nutzen

[ z=ithereich modifizieren
HH - MM - 55
Zeitbereich in die Zukunft verschieben um

a a a

Zeitraum &ndern um

o o o =

Zeit dazuzahlen
Zeit abziehen

Aktuellen Zeitbereich verwenden

Abbrechen

Hilfe
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Kein Zeitfilter Aktiv: Es wird kein Zeitfilter verwendet.
Hinweis: In der Runtime werden dann alle Eintrage seit 1. 1. 1990
angezeigt. Die Verwendung dieser Filtereinstellung:
» wird vom Erweiterten Trend nicht unterstatzt.

» entspricht dem Default bei der Konvertierung von dlteren zenon
Versionen auf neuere Versionen in Bildern des Bildtyps Industrial
Maintenance Manager. Die Ansicht History in der Runtime des
IMM Bildes weist dann keine Eintréage auf. In der Ansicht
Wartung sind alle Eintrége sichtbar und kénnen dort auch
bearbeitet werden.

Absoluter Zeitraum  Aktiv: Es wird ein fixer Zeitbereich im Editor vorgegeben. Beim
Ausfthren der Funktion wird genau der eingestellte absolute
Zeitbereich verwendet.

Im Abschnitt Einstellungen werden die entsprechenden Optionen
eingeblendet und kénnen dort konfiguriert werden.

Hinweis: Zeit wird in UTC gespeichert. Details siehe Kapitel
Behandlung von Zeitangaben im Handbuch Runtime.

Relativer Zeitraum  Aktiv: Es wird ein relativer Zeitbereich angegeben.

Im Abschnitt Einstellungen werden die entsprechenden Optionen
eingeblendet und kénnen dort konfiguriert werden.

Achtung: Dieser Filter wird standig aktualisiert.

Ab Aktiv: Es wird eine Uhrzeit angegeben, ab dem der Filter wirkt. Ist die
Uhrzeit am heutigen Tag noch nicht erreicht, wird ab der
entsprechenden Uhrzeit des Vortages gefiltert.

Auswahl des Bereichs aus Dropdownliste:
»  Ab HH:MM:SS Uhr
» Ab Tag - HH:MM:SS Uhr
» Ab Tag, Monat - HH:MM:SS Uhr

Im Abschnitt Einstellungen werden die entsprechenden Optionen
eingeblendet und kénnen dort konfiguriert werden.

Achtung: Der Startzeitpunkt dieses Filters wird nicht automatisch
aktualisiert. Es werden immer die beim Aufschalten bestehenden
Zeiten verwendet.
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Der Endzeitpunkt ist bei diesem Filter nicht definiert, er wandert mit.

Option Beschreibung
Zeitbereich Auswahl eines Zeitbereichs aus Dropdownliste.

In der Runtime wird auf diesen Zeitbereich gefiltert. Der
Filter bezieht sich dabei auf den Zeitpunkt der
Bildaufschaltung.

Zum Beispiel: Der Wert 60 Minuten zeigt alle Archive der
letzten Stunde an.

Wird dieser Dialog auch in der Runtime angeboten, kann
der Startzeitpunkt des Zeitbereichs ausgewahlt werden.

Folgende Auswahlmaoglichkeiten werden aktiviert:
»  Auswahldialog anbieten

»  Aktuelles Datum/Zeit nutzen

Die Eigenschaft Zeitbereich modifizieren kann aktiviert
werden.

Der Zeitbereich kann in die Zukunft verschoben werden.
Der Zeitraum kann geandert werden.
Einstellungen Optionale Einstellungen fur den Zeitbereich.

Auswahldialog anbieten Der Auswahldialog fur den Startzeitpunkt des Filters wird in
der Runtime angeboten.

Aktuelles Datum/Zeit nutzen Das aktuelle Datum/Zeit wird beim Filter eingestellt.

Zeitbereich modifizieren Ermoglicht Zyklusanpassungen, Verschiebungen und
Verlangerungen von Zeitbereichen.

Aktiv: Die Auswertung erfolgt nach folgenden Schema:

»  Zuerst wird die Option Letzten abgeschlossenen
Zeitraum verwenden ausgewertet.

» Danach wird Zeitraum @ndern um angewendet.

» Danach wird Zeitbereich in die Zukunft
verschieben um angewendet.

Inaktiv: Es werden keine Anderungen am Zeitbereich
durchgefuhrt.

Achtung: Ab Version 7.10 fuhren Filteraktionen auf Basis

20|59



Zeitbereich in die Zukunft
verschieben um

Zeitraum andern um

dieser Funktion zu anderen Ergebnissen als in den
Versionen davor.

Aktiv: Der im Filter definierte Zeitbereich wird in die Zukunft
verschoben. Start- und Endzeitpunkt werden um die
eingestellte Zeitspanne verschoben.

Angabe in Stunden - Minuten - Sekunden.

Wird eine Verschiebung eingestellt, die gleich oder groBer
als der ausgewanhlte Zeitbereich ist, wird ein Hinweis zur
Uberprufung der Projektierung angezeigt.

Hinweis: Die Defaultwert fur HH ist 7. Wenn z.B. eine
Auswertung des letzten Monats vorgenommen werden soll,
muss dieser Wert auf 0 gesetzt werden.

Aktiv: Der im Filter definierte Zeitbereich wird modifiziert.
Der Endzeitpunkt wird um die eingestellte Zeitspanne
verschoben. Der Startzeitpunkt bleibt unverandert.

Angabe in Stunden - Minuten - Sekunden.

Der Zeitraum kann hinzugezahlt oder abgezogen werden.
Auswahl Uber Radiobuttons:

» Zeit dazuzahlen: Die in der Option Zeitraum
andern um angegebene Zeit wird zur in der Option
Zeitbereich definierten Zeit dazugezahlt.

» Zeit abziehen: Die in der Option Zeitraum @ndern
um angegebene Zeit wird von der in der Option
Zeitbereich definierten Zeit abgezogen.

Bei Aktivierung von Zeit dazuzahlen oder Zeit abziehen
stehen folgende Optionen zur Auswahl:

» Aktuellen Zeitbereich verwenden
» Letzten abgeschlossenen Zeitbereich verwenden

»  Ndchsten abgeschlossenen Zeitbereich verwenden

Beispiel: Wird die Option Letzten abgeschlossenen
Zeitbereich verwenden ausgewahlt und bei Zeitbereich £in
Tag gewahlt, wird im Zeitfilter auf "Gestern" gefiltert, da dies
der letzte vollstandig abgeschlossene Tag ist.

Wird eine Anderung und eine Verschiebung eingestellt, die
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gleich oder groBer als der ausgewahlte Zeitbereich sind,
wird neben dem Kontrollelement zur Zeitkonfiguration ein
Hinweis zur Uberprifung der Projektierung angezeigt.

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten
und schlieBt den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und
schlieBt den Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

7.1.4 Anlagenmodellierung

In der Registerkarte Anlagenmodellierung kénnen Sie Anlagenmodelle und Anlagengruppen anlegen
und nach Anlagengruppen filtern.

Gefiltert werden kann:

»  Hierarchisch:
Checkbox der Eigenschaft Hierarchischer Filter: aktiv
Die ausgewahlten Gruppen werden in der Baumansicht in der Runtime:
» samt dem Knoten zu dem die Gruppe gehort, bis zur letzten Hierarchieebene angezeigt
» geprift und ihre Bestandteile werden in der Liste angezeigt

»  Nicht hierarchisch:
Checkbox der Eigenschaft Hierarchischer Filter: inaktiv
Die ausgewahlten Gruppen werden in der Baumansicht in der Runtime:

» samt dem Knoten zu dem die Gruppe gehort, ohne darunter oder in derselben
Hierarchieebene befindliche Eintrdge angezeigt

» gepruft und ihre Bestandteile werden in der Liste angezeigt
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VORGEHEN BEIM FILTERN

Um nach Anlagengruppen zu filtern:

1.

Filter...

Wahlen Sie im Filterdialog in der Registerkarte Anlagenmodellierung aus, ob Sie Hierarchisch
oder Nicht hierarchisch filtern wollen. Aktivieren oder Deaktivieren Sie hierzu die Checkbox der
Eigenschaft Hierarchischer Filter.

Default: aktiv

Klicken mit der linken Maustaste auf das Plus, um die Knotenpunkte der aufgelisteten
Anlagenmodelle zu Offnen.

Markieren Sie die gewunschte Anlagengruppe mit einem Klick der linken Maustaste.
Die Schaltflache Hinzufiigen wird aktiv.

Klicken Sie auf die Schaltflache Hinzuftigen.

Die ausgewahlte Gruppe wird im unteren Fenster des Dialogs aufgelistet.

Wiederholen Sie die Vorgange, bis Sie alle gewlnschten Gruppen ausgewahlt haben.

Ansicht Zeit  Anlagenmodellierung  Spalteneinstelungen
A W NN A
- dE Abbrechen
+- by Anlagenmodell 1
+- by Anlagenmodell 2 Hilfe
+- by Anlagenmodell 3

Hinzufiigen Entfernen

Hierarchischer Filter
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Symbolleiste Symbole zur:
» Bearbeitung lokaler Anlagenmodelle
» Erweiterung oder Reduzierung der Anzeige

» Anzeige von Informationen

Liste Anlagenmodelle Bietet Modelle und Gruppen zur Auswahl an. Die Liste trennt die
Anzeige in Anlagenmodelle aus dem Globalprojekt und aus lokalen
Projekten.

Lokale Anlagenmodelle kénnen erstellt, bearbeitet  oder geldscht
werden.

Hinweis: Anlagenmodelle aus dem Globalprojekt konnen nicht
angezeigt werden, wenn gleichnamige Modelle aus dem lokalen
Projekt existieren. Betroffene Modelle werden bei Klick auf das
Hinweis-Symbol (Dreieck mit Ausrufezeichen) angezeigt. Details
siehe Handbuch Anlagenmodellierung, Kapitel Lokale
Anlagenmodelle bearbeiten.

Hinzufliigen Fugt die ausgewahlten Gruppen zur Filterliste hinzu.
Entfernen Entfernt alle ausgewahlten Gruppen aus der Filterliste.
Filterliste Zeigt alle Anlagengruppen an, auf die gefiltert werden soll.
Hierarchischer Filter Checkbox fur die Aktivierung der hierarchischen Filterung des

Anlagenmodells

»  aktiv: Variablen, die mit einer Unterhierarchie der
ausgewahlten Anlagengruppe verlinkt sind, werden bei der
Filterung bertcksichtigt und sind in der Anzeige in der
Runtime enthalten.

» (naktiv: Bei der Filterung werden nur Variablen, die mit der
ausgewahlten Anlagengruppe verlinkt sind, bertcksichtigt.
Default: aktiv
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DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten
und schlieBt den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und
schliet den Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

7.1.5 Spalteneinstellungen

In der Registerkarte Spalteneinstellungen konnen Sie die Ansicht der Spalten projektieren.

Dies geschieht tber die Dialoge:
»  Spaltenauswabhl... (auf Seite 29)
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»  Spaltenformat... (auf Seite 30)

Filter...

Ansicht Zeit  Anlagenmodelierung  Spalteneinstelungen
QK
Spalteneinstellungen (Gerate)
Gerat Anlagen-Kennzeichen aktueller Betriebsstunden-Zahler | aktueller Schaltspi... | Zeitrau... Abbrechen
r r r r r Hife
Spalteneinstellungen (Historie)
Gerat Anlagen-Kennzeichen | Wartungsarbeit Zahlerstand bei Wartung | Benutzer Datum
r r r r r )
Spaltenauswahl. .. Spaltenformat. ..
Spalteneinstellungen (Wartungsarbeiten)
Gerat Anlagen-Kennzeichen ‘Wartungsarbeit aktueller Betriebsstunden-Zahler | aktueller Schaltspiel-...
r r r r r
£ >
Spaltenauswahl. .. Spaltenformat. ..

Spalteneinstellungen (Gerate)

Konfigurierbare Liste fur die in der Runtime
angezeigten Spalten der Geréte und Geratedaten.

verflugbare Spalten:
»  Gerat (default)
» Anlagen-Kennzeichen (default)
» aktueller Betriebsstunden-Zahler (default)
»  aktueller Schaltspiel-Zahler (default)
»  Zeitraum seit letzter Wartung (default)
» Bezeichnung
» Fabrikat

» Inbetriebnahmedatum
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Spalteneinstellungen
(Wartungsarbeiten)

Spalteneinstellungen (Historie)

» Seriennummer

» Status

» Typ

Konfiguration der anzuzeigenden Information mit
Klick auf die Schaltflache Spaltenauswabhl....

Konfigurierbare Liste fur die in der Runtime
angezeigten Spalten der Wartungsarbeiten.

verflugbare Spalten:

Gerat (default)

Anlagen-Kennzeichen (default)
Wartungsarbeit (default)

aktueller Betriebsstunden-Zahler (default)
aktueller Schaltspiel-Zahler (default)
Zeitraum seit letzter Wartung (default)
Falligkeit (default)

Bezeichnung

Intern-Extern

Kommentar

v VvV Vv VvV VvV VvV VvV VvV VvV 9v v

Status

Konfiguration der anzuzeigenden Information mit
Klick auf die Schaltflache Spaltenauswabhl....

Konfigurierbare Liste fur die in der Runtime
angezeigten Spalten der Historie.

verflugbare Spalten:

Gerat (default)
Anlagen-Kennzeichen (default)
Wartungsarbeit (default)
Zahlerstand bei Wartung (default)

Benutzer (default)

v Vv Vv Vv Vv Vv

Datum (default)
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Option

Spaltenauswahl...

Spaltenformat...

DIALOG BEENDEN

» Bezeichnung

» Kommentar

Konfiguration der anzuzeigenden Information mit
Klick auf die Schaltflache Spaltenauswabhl....

Beschreibung

Auswahl der Spalten fur die Anzeige in der
Runtime.

Klick auf Schaltflache 6ffnet den Dialog
Spalteneigenschaften.

Anpassung der Darstellung in der Runtime.
Klick auf Schaltflache 6ffnet den Dialog
Spalteneigenschaften fur die Konfiguration der
Ansicht.

OK

Abbrechen

Hilfe

Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten
und schlieBt den Dialog.

Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und
schliet den Dialog.

Offnet die Online-Hilfe.
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7.1.5.1 Spaltenauswahl

Auswahl und Reihenfolge der Spalten.

Spalteneigenschaften

Spaltenauswahl

Verfiighare Spalten Ausgewshlte Spalten

= - Abbrechen

Alle hinzufiigen -> Hilfe

ntfernen

<- Alle entfernen

I

Verfiigbare Spalten Liste der Spalten, die in der Tabelle angezeigt werden
kénnen.

Ausgewahlte Spalten Spalten, die in der Tabelle angezeigt werden.

Hinzuftigen -> Verschiebt die markierten Spalten aus den verfugbaren zu

den ausgewahlten. Nach der Bestédtigung des Dialogs mit
OK werden sie in der Detailansicht angezeigt.

Alle hinzufigen -> Verschiebt alle verfugbaren Spalten zu den ausgewahlten
Spalten.
<- Entfernen Entfernt die markierten Spalten aus den ausgewahlten

und zeigt sie in der Liste der verfugbaren Spalten an.
Nach der Bestatigung des Dialogs mit OK werden sie aus
der Detailansicht entfernt.

<- Alle entfernen Entfernt alle Spalten aus der Liste der ausgewahlten
Spalten.
Nach oben Verschiebt den ausgewahlten Eintrag nach oben. Diese

Funktion steht immer nur fur einzelne Eintrage zur
Verfugung, Mehrfachauswahl ist nicht méglich.

Nach unten Verschiebt den ausgewahlten Eintrag nach unten. Diese
Funktion steht immer nur fdr einzelne Eintrage zur
Verfigung, Mehrfachauswahl ist nicht méglich.
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DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt Einstellungen und schlieBt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieBt den Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

7.1.5.2 Spaltenformat

Konfiguration der Eigenschaften der Spalten fur konfigurierbare Listen. Die Einstellungen wirken sich auf
die jeweilige Liste im Editor oder - bei Konfiguration einer Bildumschaltung - in der Runtime aus.

Spalteneigenschaften
Spalten formatieren
QK
Verfiighare Spalten _
Einstellungen Abbrechen
Beschriftung
| | Hilfe
Breite
l:l Zeichen
Ausrichtung Benutzerdefinierte Farben
(®) Linksbiindig [ Benutzerdefinierte Farben verwenden
O Zentriert Textfarb _
(O Rechtsbiindig e —I
Hintergrundfarbe _l
[ spaltenfilter in der Runtime sperren
VERFUGBARE SPALTEN
Verfiigbare Spalten Liste der Uber Spaltenauswahl bereit gestellten Spalten.

Die markierte Spalte wird Uber die Optionen im Bereich
Einstellungen konfiguriert.

EINSTELLUNGEN

Einstellungen Einstellungen fur ausgewahlte Spalte.
Beschriftung Name fur Spaltentitel.

Der Spaltentitel ist online sprachumschaltbar. Dazu muss
das Zeichen @ vor den Namen eingegeben werden.
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Breite Breite der Spalte in Zeichen.
Berechnung: Zahl mal durchschnittlicher Zeichenbreite der
gewahlten Schriftart.

Ausrichtung Ausrichtung. Auswahl Uber Radiobuttons.

Maogliche Einstellungen:

» Linksbiindig: Text wird in der Spalte am linken
Rand ausgerichtet.

» Zentriert: Text wird in der Spalte zentriert
dargestellt.

» Rechtsbiindig: Text wird in der Spalte am rechten
Rand ausgerichtet.

Benutzerdefinierte Farben Eigenschaften, um fur jede Spalte benutzerdefinierte
Farben fur Text und Hintergrund festzulegen. Die
Einstellungen wirken sich auf Editor und Runtime aus.

Hinweise:

» Diese Einstellungen stehen nur fur konfigurierbare
Listen zur Verfugung.

»  Zusétzlich kann in der Runtime der jeweilige Fokus
in einer Liste durch unterschiedliche Text- und
Hintergrundfarben signalisiert werden. Diese
werden Uber die Projekteigenschaften projektiert.

Benutzerdefinierte Farben Aktiv: Benutzerdefinierte Farben werden verwendet.

verwenden

Textfarbe Farbe fur die Textdarstellung. Klick auf Farbe offnet
Farbpalette zur Auswahl einer Farbe.

Hintergrundfarbe Farbe fur die Darstellung des Zellen-Hintergrunds. Klick
auf Farbe 6ffnet Farbpalette zur Auswahl einer Farbe.

Spaltenfilter in der Runtime » Aktiv: Der Filter fur diese Spalte kann in der

sperren Runtime nicht verandert  werden.

Hinweis: Nur verfugbar far:
» Batch Control
» Erweiterter Trend

»  Filterbilder
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» Message Control
» Rezeptgruppen-Manager
»  Schichtmanagement

» Kontextliste

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten
und schlieBt den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und
schlieBt den Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

7.2 IMM in Faceplate Bildcontainer

Ein Bild vom Bildtyp IMM kann auch in den Bildcontainer eines Bilds vom Bildtyp Faceplate eingeflgt
werden. Die IMM bildtypspezifischen Filter, Ansichten und Spalten kénnen zu einer Bildumschaltung zu
einem Bild des Bildtyps Faceplate hinzugeftigt werden. Die IMM bildtypspezifischen Filter kdnnen
konfiguriert werden.

7.3 Offene Wartungen ermitteln

Die Funktion Offene Wartungen ermitteln holt fur einen ausgewahlten Zeitraum die Liste aller
anstehenden Wartungen aus dem IMM. Diese werden zur Bestimmung der projektierten
anlagenspezifischen Statuswerte verwendet.

Bei Ausfthrung der Funktion:

» werden auf die jeweiligen Statusvariablen numerische Werte geschrieben; diese Werte
entsprechen der Gesamtzahl der anstehenden Wartungen, die sich in Anlagen befinden. Hierzu
mussen folgende Vorbereitungen getroffen werden:

» Anlagenmodellierung: Die Statusvariablen mussen im Projekt direkt bei der jeweiligen
Anlagengruppe verknipft werden. Definieren Sie jeweils eine Variable fir Anzahl offener
Wartungen und Anzahl offener Wartungen gesamt.

In der Registerkarte Anlagenmodellierung mussen die Anlagengruppen, fur welche die
Wartungen ermittelt werden sollen, definiert werden.
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» Stammdaten: In der Registerkarte Statusvariablen mussen die Anlagenkennzeichen den
Statusvariablen zugewiesen werden.
Diese Maglichkeit steht nur aus Grinden der Kompatibilitat zur Verfigung und wird nicht
empfohlen.

» werden auch die am Gerat und an der Wartung projektierten Statusvariablen der Wartung
aktualisiert.

Vorgehen:

1. Markieren Sie im Projektbaum den Knotenpunkt Funktionen mit einem Klick auf die linke
Maustaste.

2. Erstellen Sie eine neue Funktion:

Wahlen Sie in der Symbolleiste oder im KontextmenU des Knotens Funktionen Funktion neu.
Der Dialog zur Auswahl einer Funktion wird gedffnet.

3. Wahlen Sie unter dem Knotenpunkt Anwendung die Funktion Offene Wartungen ermitteln
aus.

4. Bestatigen Sie die Auswahl mit einem Klick auf OK.
Der Filterdialog wird geoffnet.
5. Projektieren Sie die Funktion in den einzelnen Registerkarten:
P Zeitraum (auf Seite 34)
P Statusvariablen (auf Seite 35)
» Anlagenmodellierung (auf Seite 36)
6. Bestatigen Sie die Eingaben mit einem Klick auf OK.

Die Funktion steht nun zur Verfugung.
* Info

Die Funktion wird im Netzwerkbetrieb immer nur am Server ausgefuhrt.
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7.3.1 Zeitraum

In der Registerkarte Zeitraum kdnnen Sie projektieren, in welchem Zeitraum die anstehenden
Wartungen ermittelt werden sollen.

Filter

Ansicht  Zeit  Anlagenmodellierung  Spalteneinstelungen

Ansicht

(O Gerate Abbrechen
(O Historie

@ Wartungen

Zeitraum Zeitraum, fur den die anstehenden Wartungen ermittelt werden.

Zur Auswahl stehen die Optionen:
»  heute
» morgen
»  diese Woche
4

ndchste Woche

Hinweis: Zeit wird als Lokalzeit gespeichert. Details siehe Kapitel
Behandlung von Zeitangaben im Handbuch Runtime.
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DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt Einstellungen und schlieBt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieBt den Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

7.3.2 Statusvariablen

In der Registerkarte Statusvariablen kdnnen Sie einem Anlagen-Kennzeichen eine Statusvariable
zuweisen.

Filter...

Zeitraum  Statusvariablen  Anlagenmodelierung

Abbrechen

Zuordnung

Anlagen-Kennzeichen

Hilfe
Statusvariable

Zuordnungen

Anlagen-ennzeichen Statusvariable

Hinzufiigen Entfernen

Zuordnung Ermaglicht die Zuweisung einer Statusvariable fur eine bestimmte
Anlage.

Anlagen-Kennzeichen Eingabe der Anlagen-Kennzeichen, die einer Statusvariable
zugeordnet werden sollen.

Hinweis: Anlagen-Kennzeichen werden durch Komma getrennt als
Liste eingegeben. Anlagen-Kennzeichen durfen auch Wildcards
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beinhalten. (Wildcards sind nur als Prafix oder Suffix zugelassen, also
*xxx oder xxx*.)

Statusvariable Numerische Variable, die bei Funktionsausfuhrung die Anzahl
offener Wartungen in den unter Anlagen-Kennzeichen angegebenen
Anlagen als Sollwert erhalt.

Klick auf die Schaltflache ... 6ffnet den Auswahldialog.

Zuordnungen Liste der Zuordnungen von Anlagenkennzeichen zu Statusvariablen.
Hinzufligen Fugt eine neue Zeile fdr eine Zuordnung hinzu.
Entfernen Loscht die ausgewahlte Zuordnung.

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt Einstellungen und schlieBt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieBt den Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

7.3.3 Anlagenmodellierung

In der Registerkarte Anlagenmodellierung kénnen Sie:

» neue Anlagenmodelle und Anlagengruppen erstellen
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» Anlagengruppen auswahlen und Uber die Schaltflache Hinzufiigen mit dem Filter verknipfen

Filter...

Zeitraum  Statusvariablen Anlagenmodeliierung

S Xy OEEBCEE
= oy PROJEKT_IMM

+- by Anlagenmodell 1

+- by Anlagenmodell 2

Abbrechen

Hilfe

T

J
[}
m

7

Hierarchischer Filter

Symbolleiste

Liste Anlagenmodelle

Hinzufligen

Symbole zur:
» Bearbeitung lokaler Anlagenmodelle
»  Erweiterung oder Reduzierung der Anzeige

» Anzeige von Informationen

Bietet Modelle und Gruppen zur Auswahl an. Die Liste trennt die
Anzeige in Anlagenmodelle aus dem Globalprojekt und aus lokalen
Projekten.

Lokale Anlagenmodelle kénnen erstellt, bearbeitet
werden.

oder geldscht

Hinweis: Anlagenmodelle aus dem Globalprojekt konnen nicht
angezeigt werden, wenn gleichnamige Modelle aus dem lokalen
Projekt existieren. Betroffene Modelle werden bei Klick auf das
Hinweis-Symbol (Dreieck mit Ausrufezeichen) angezeigt. Details
siehe Handbuch Anlagenmodellierung, Kapitel Lokale
Anlagenmodelle bearbeiten.

Fugt die ausgewahlten Gruppen zur Filterliste hinzu.
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Entfernen Entfernt alle ausgewahlten Gruppen aus der Filterliste.
Filterliste Zeigt alle Anlagengruppen an, auf die gefiltert werden soll.
Hierarchischer Filter Checkbox fur die Aktivierung der hierarchischen Filterung des

Anlagenmodells

» aktiv: Variablen, die mit einer Unterhierarchie der
ausgewahlten Anlagengruppe verlinkt sind, werden bei der
Filterung bertcksichtigt und sind in der Anzeige in der
Runtime enthalten.

» (naktiv: Bei der Filterung werden nur Variablen, die mit der
ausgewahlten Anlagengruppe verlinkt sind, berucksichtigt.
Default: aktiv

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt Einstellungen und schlieBt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieBt den Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

8 Wartungsarbeit

Die Berechnung einer anstehenden Wartung ist das Kernstuck des IMM. Eine Wartungsarbeit kann drei
verschieden Wartungsintervalle haben:

- einen Zeitraum in Tagen

- einen Betriebsstundenzahler oder

- einen Schaltspielzahler.

Anhand dieser Intervalle wird die Félligkeit der Wartungen berechnet.

Kommt eine Wartung in den Warnbereich, erscheint diese in der Liste fur anstehende Wartungen mit
dem Vermerk, dass die Warnstufe erreicht ist. Wird das Wartungsintervall erreicht, wird die Wartung auf
fallig gesetzt und ist auch in der Liste fur die Wartungen zu sehen.
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DIE FUNKTION WARTUNGEN ERMITTELN

Mit der Funktion Wartungen ermitteln werden aus dem IMM die Liste aller anstehenden Wartungen im
ausgewahlten Zeitraum geholt. Diese anstehenden Wartungen werden dann zur Bestimmung der
projektierten anlagenspezifischen Statuswerte verwendet.

Dabei werden auf die jeweiligen Statusvariablen numerische Sollwerte in der Hohe der Gesamtanzahl
der anstehenden Wartungen abgesetzt, die sich in Anlagen befinden, die dem zugehérigen
Filterkriterium entsprechen.

Wenn Sie eine neue Funktion Wartungen ermitteln im Editor anlegen, erscheint der folgende
Konfigurationsdialog:

Hier wird der Zeitraum ausgewahlt, in welchem die anstehenden Wartungen ermittelt werden
m

(sieche IMM)

8.1 Zeitraum

Bei der Eingabe der Wartungsarbeiten-Daten kann ein Zeitraumintervall in Tagen eingegeben werden.

Zusatzlich kann noch eine Vorwarndauer angegeben werden. Dies bedeutet: So viele Tage vor Ablauf
des Zeitraumintervalls soll die Wartungsarbeit als anstehende Wartungsarbeit gewertet werden.
(Meldung 'Wartung in xx Tagen fallig'.)

Wird der Zeitraum oder Zahlerstand des Wartungsintervalles erreicht, wird die Wartung mit dem Text
'Wartungsintervall Gberschritten' eingetragen.

Das Datum der letzten durchgeftihrten Wartung wird bei jeder Durchfihrung aktualisiert.

Bei Ersteingabe der Wartungsarbeit wird dieses Datum auf das Inbetriebnahmedatum gesetzt.

8.2 Betriebsstunden- und Schaltspielzahler

Zum Berechnen einer anstehenden Wartung wird die Differenz zwischen dem aktuellen Zahlerstand und
dem Zahlerstand der letzten Wartung ermittelt.

Ist diese Differenz groBer als der konfigurierte Grenzwert, wird die Wartung als fallig angezeigt.
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9 Dateneingabe

Die Variablenwerte werden nur dann in die Wartungsdaten eingepflegt, wenn die Wartungsarbeit neu
angelegt wird. Ansonsten bleibt der alte Wert bestehen.

Wird ein Geréat angelegt und keine Variablen verknupft, bleibt in der dazugehdrigen Wartungsarbeit der
Initialwert stehen. Auch bei dieser Konstellation werden die Variablenwerte in der Wartungsarbeit nicht
Uberschrieben, wenn die Variablen nachtraglich eingefugt werden. Es wird eine Mittelung ausgeworfen,
falls die zur Wartungsberechnung benétigte Variable noch den Initialwert hat. Der Variablenwert |8sst
sich nur mehr durch Ausfihren einer Reparatur, eines Geratetausch oder einer Wartungsarbeit andern.

10 Integration in den Prozess

4

Mitteilung Uber Erfolg der Wartungsarbeit: Dem Gerat kann eine Integer-Variable zugeordnet
werden. Weiters muss man in der Wartungsarbeit den Rickgabewert dieser Variable definieren.
Ist keine Unterscheidung der einzelnen Wartungsarbeiten gewtnscht, kann hier immer derselbe
Wert eingegeben werden. Wird kein Wert angegeben, wird auch kein Wert in der Variable
gesetzt.

Ruckmeldung im Prozess: Zu jeder Wartungsarbeit kann eine Variable verkntpft werden, die
den Status der Wartung beinhaltet. (Status Ok 0 und Status fallig 1)

11 Bedienung in der Runtime

Folgende Funktionen sind verfugbar:

4
4

v v v WV

Gerat neu: Ein neues Gerdt anlegen. Es muss ein Anlagenkennzeichen ausgewahlt sein.
Gerat bearbeiten: Ein Gerat bearbeiten. Es muss ein Gerat ausgewahlt sein.

Gerat inaktiv: Ein Gerdt inaktiv schalten, d.h. Daten werden nicht mehr angezeigt, bleiben aber
in der Datenbank erhalten.

Wartung durchfiihren: Es muss eine Wartung ausgewahlt sein, um diese durchzufthren.
Aktualisieren: Es werden die Daten aus der Datenbank und die Variablen neu eingelesen.
Filter: Schaltet den Bildfilterdialog auf, um Spalten zu modifizieren.

Drucken: Generiert eine HTML-Datei mit der gewdnschten Listenansicht. Es wird genau die
aktuelle Ansicht wiedergegeben. Es kdnnen die Historie und die anstehenden Wartungen
gedruckt werden.

Details drucken: Die Details zu einer Wartungsarbeit konnen als HTML-Datei betrachtet werden.
Hierzu muss natdrlich eine Wartungsarbeit ausgewahlt sein.
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Hinweis: Zusatzlich konnen Gerate mit Drag&Drop verschoben (auf Seite 41) werden.

12 Ansicht in der Runtime

Wenn das Bild vom Typ IMM (auf Seite 12) in der Runtime aufgeschalten wird, wird es in zwei Bereiche
aufgeteilt dargestellt:

L]

@ou Anlagenmodellierung Gerat Anlagen-Kennzeichen aktueller aktueller Schaltspiel-Zahl # | Zeitraum seit letzter Wartung
- (il Historie

Pumpe 1 Anlagenmodell 5 Anlagengruppe 1 noch keine Wartung erfolgt
Pumpe 2 Anlagenmodell 5 Anlagengruppe 1 noch keine Wartung erfolgt

Hinweis: Der Knotenpunkt Stammdaten wird nur dargestellt, wenn entsprechende Daten vorhanden
sind.

12.1 Linke Seite: Baum

[ Stammdaten
--[M Stammdaten 1

[, Anlagenkennzeichen 2
+.,|.,, Anlagenmodellierung

+-ffif) Historie

e L) Wartungsarbeiten

Stammdaten Als Unterknoten werden die Anlagen-Kennzeichnen verwendet.
Diese Unterknoten haben eine Checkbox um die Auswahl
einzugrenzen. Diese Auswahl bestimmt die Ausgabe in der Liste. Es
werden bei den Stammdaten, den Wartungsarbeiten und in der
Historie nur mehr die Daten angezeigt, die zu den ausgewahlten
Anlagen gehoren.

Hinweis: Gerate aus der Liste konnen tber Drag&Drop in
Anlagengruppen verschoben werden. Mehrfachauswahl ist moglich.
Nach dem Verschieben von Geraten wird die Zuordnung
automatisch angepasst.

Hinweis: Wenn im Knoten Stammdaten keine Eintrage vorhanden
sind, wird dieser nicht angezeigt. Im IMM soll das zenon
Anlagenmodell verwendet werden, um eine doppelte Wartung des
Modells zu vermeiden.

Anlagenmodellierung Hier werden Anlagenmodelle und Anlagengruppen dargestellt.

Hinweis: Die Anlagenmodelle mussen im Editor konfiguriert werden
und kénnen in der Runtime nicht verandert werden.
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Neue Gerate konnen nur bei Anlagengruppen angelegt werden.

Sie kdnnen neue Gerat anlegen Uber:
» den Button Gerit neu
» das Kontextmenu der Liste

» das Kontextmenu des Knotenpunkts Anlagengruppe auf der
linken Seite des IMM-Bildes

Hinweis: Gerate aus der Liste konnen tber Drag&Drop zwischen
den Anlagengruppen oder in den Knoten Stammdaten verschoben
werden.

In der Listenspalte Anlagen-Kennzeichen wird der gesamte
hierarchische Name der Anlagengruppe dargestellt.

Das Filtern zur Runtime Uber die Checkboxen (auf Seite 59)
funktioniert auch bei den Anlagenmodellen.

Historie Hier werden die Historiendaten nach Zeitraumen gefiltert. Unter
freier Filter kommt ein Dialog zur Auswahl eines beliebigen
Zeitraumes.

Wartungsarbeiten Hier werden die anstehenden Wartungsarbeiten nach Zeitrdumen

gefiltert. Unter freier Filter kommt ein Dialog zur Auswahl eines
beliebigen Zeitraumes.

12.1.1 Dialog Stammdaten neu / bearbeiten

Der Dialog steht unter den Knotenpunkten Stammdaten (falls vorhanden) und Anlagenmodellierung der
Baumansicht zur Verfigung.

Die Benennung des Dialogs richtet sich nach der jeweiligen Anwendung:
» Stammdaten neu: wenn ein neues Gerat angelegt wird

»  Stammdaten bearbeiten: wenn an einem bereits bestehenden Gerat Anderungen
vorgenommen werden

Im Dialog stehen folgende Registerkarten zur Verfligung:
P Stammdaten (auf Seite 43)
»  Wartung (auf Seite 45)
P  Dateien (auf Seite 50)
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Die Registerkarten werden in den entsprechenden Kapiteln beschrieben.

12.1.2 Stammdaten

In der Registerkarte Stammdaten kdnnen Sie Gerate neu anlegen und projektieren.

Stammdaten neu

Stammdaten artung Dateien
Name

Anlagen-Kennzeichnung

Typenschild
Typ
Fabrikat

Seriennummer

Freie Bezeichnung

Inbetriebnahmedatum

Variablen

Schaltspiel-Zahler

Maximaler Z&hlerstand

Betriebsstunden

Maximaler Z&hlerstand

Variable fiir externen Trigger

Riickgabevariable

Anlagenmodell 5.Anlagengruppe 1

Abbrechen

[26.03.2018

A

[ 65535

[ 65535

Name

Anlagen-Kennzeichnung

Typenschild

Typ

Fabrikat

Seriennummer

Freie Bezeichnung

Inbetriebnahmedatum

Benennung des Gerats

Gibt die hierarchische Einordnung des Gerat an. Wird bereits
bei der Gerateanlage definiert.

Bietet Informationen vom Geratehersteller zum Gerat.
Geratetyp

Vom Geratehersteller vergebene Angaben zu einem
bestimmten Typ.

Vom Geratehersteller vergebene Nummer zur Identifikation
des Gerats.

Frei zu gestaltende Benennung des Gerats
Datum des erstmaligen Betriebs in der Anlage.

Kann Uber Pfeiltasten im Textfeld oder die Tastatur eingestellt
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Variablen

Schaltspiel-Zahler

Maximaler-Zihlerstand

Betriebsstunden

Maximaler Zahlerstand

Variable fiir externen Trigger

Riickgabevariable

werden.

Bietet die Moglichkeit zur Auswahl von Variablen fur
verschiedene Anforderungen.

Ermoglicht die Auswahl einer Variable zum Erfassen der
Schaltspiele.

Klick auf die Auswahlschaltflache ... 6ffnet den Auswahldialog.

Einstellmaglichkeit zum Projektieren des maximal zulassigen
Zahlerstandes.

Default: 65535

Ermoglicht die Auswahl einer Variable zum Erfassen der
Betriebsstunden.

Klick auf die Auswahlschaltflache ... 6ffnet den Auswahldialog.

Einstellmaglichkeit zum Projektieren des maximal zulassigen
Z&hlerstandes.

Default: 65535

Ermoglicht die Auswahl einer Variable zum externen
Antriggern der Wartung eines Gerats.

Klick auf die Auswahlschaltflache ... 6ffnet den Auswahldialog.

Hinweis: Nur aktiv, wenn Sie im Dialog Wartung neu einen
Triggerwert definieren (auf Seite 46).

Hinweis: Wenn Sie im Dialog Wartung neu eine zusatzliche
Variable zum externen Antriggern fur die Wartung
projektieren, gilt der Triggerwert nur fur die zusatzliche
Variable. Die zusatzliche Variable ersetzt dann die im Dialog
Stammdaten eingestellte externe Triggervariable.

Ermdglicht die Auswahl einer Ruckgabevariable.

Klick auf die Auswahlschaltflache ... 6ffnet den Auswahldialog.
Uber den Riickgabewert im Dialog Wartung neu (auf Seite
46) kann die Durchfihrung der jeweiligen Wartung
nachvollzogen werden.
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12.1.3 Wartung

In der Registerkarte Wartung konnen Sie neue Gerate anlegen und bearbeiten.

Hierzu stehen Ihnen neben den Buttons auch folgende Tasten der Tastatur zur Verfligung, wenn Sie mit
der linken Maustaste unter Wartung einen Listeneintrag markieren:

» Einfg: Offnet den Dialog Wartung neu.
»  Entf: Loscht markierten Eintrag aus Liste.

»  F2: Offnet den Dialog Wartung bearbeiten.

Stammdaten neu

Stammdaten Wartund  Dateien

Abbrechen

Wartung MNeu
Bearbeiten
Léschen

Duplizieren

Klicken Sie in die Zeile eines Listeneintrags um diesen auszuwahlen.

Neu Offnet den Dialog Wartung neu.

Bearbeiten Offnet den Dialog Wartung bearbeiten. Ausgegraut, wenn nicht verfligbar.
Léschen Loscht markierten Eintrag aus Liste. Ausgegraut, wenn nicht verfigbar.
Duplizieren Dupliziert markierten Eintrag der Liste. Mehrfachauswahl ist nicht maglich.

Ausgegraut, wenn nicht verfugbar.
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Ubernimmt Einstellungen und schlieBt den Dialog.

Abbrechen

Verwirft alle Anderungen und schlieBt den Dialog.

12.1.3.1 Dialog Wartung neu

In der Registerkarte Wartung kénnen Sie wartungsrelevante Projektierungen vornehmen.

Wartung neu: Pumpe 2

Wartung  Extern

Mame | |

Abbrechen

Kommentar

Berechtigungsebene 1]

Wartungsintervall
|:| Zeitraum in Tagen

Schaltspiel-Zahler

Betriebsstunden

Prozessinteraktion
Triggerwert

Variable fiir externen Trigger

Riickgabewert

Statusvariable

Name
Kommentar

Berechtigungsebene

Wartungsintervall

Benennung der Wartung
Textfeld zur Eingabe von zusatzlichen Informationen

Auswahl der Berechtigungsebene, die zum Durchfuhren der
Wartung benétigt wird, aus Dropdownliste.

Einstellmaglichkeit zur Art der Ermittlung des
Wartungsintervalls. Dieses kann ermittelt werden nach:

» Zeitraum in Tagen
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» Schaltspiel-Zahler

P Betriebsstunden

Zeitraum in Tagen Wartungsintervall erfolgt nach Zeitraum und wird Uber die
Anzahl der Tage definiert.

Aktivierung der Checkbox aktiviert Intervall und Warnstufe

Hinweis: Nur aktiv, wenn im Dialog Stammdaten eine
Variable verknupft wurde.

Intervall Einstellmaoglichkeit der Zeitdauer in Tagen
Warnstufe Einstellmoglichkeit fur das Level der Warnstufe
Schaltspiel-Zahler Wartungsintervall erfolgt nach Schaltspielen und wird Uber die

Anzahl der Schaltspiele definiert.
Aktivierung der Checkbox aktiviert Intervall und Warnstufe

Hinweis: Nur aktiv, wenn im Dialog Stammdaten eine
Variable verkntpft wurde.

Es kann nur die Option Schaltspiel-Zahler oder die Option
Betriebsstunden gewahlt werden.

Intervall Einstellmaglichkeit der Zeitdauer nach Schaltspielen
Warnstufe Einstellmaoglichkeit fur das Level der Warnstufe
Betriebsstunden Wartungsintervall erfolgt nach Zeitraum und wird Uber die

Anzahl der Betriebsstunden definiert.
Aktivierung der Checkbox aktiviert Intervall und Warnstufe

Hinweis: Nur aktiv, wenn im Dialog Stammdaten eine
Variable verknipft wurde.

Es kann nur die Option Schaltspiel-Zahler oder die Option
Betriebsstunden gewahlt werden.

Intervall Einstellmdglichkeit der Zeitdauer in Stunden
Warnstufe Einstellmaglichkeit fur das Level der Warnstufe
Triggerwert Lost bei jeder Wertanderung der Variable auf den

eingestellten Wert einen Eintrag samt Zeitstempel in der
Serverdatenbank aus.Dies gilt fur jede Wartung, die mit dieser

47|59



Variable verkntpft ist und mit dem neuen Wert
Ubereinstimmt. Wenn eine dieser Wartungen bei einem
Funktionsaufruf oder einer Bildumschaltung tberpraft wird,
wird erkannt, dass diese noch durchgefuhrt werden muss.

In der Liste der Wartungen wird in der Spalte Falligkeit die
Ursache externer Trigger und das Datum des
Triggerereignisses angezeigt.

Beispiel: Wartung wurde extern getriggert (10.04.2018
08:28:06)

Wenn vor der Wartung mehrere Triggerereignisse auftreten,
wird nur das letzte Triggerereignis dargestellt.

Nur aktiv, wenn in der Eigenschaft Variable fur externen
Trigger eine Variable ausgewahlt wurde.

Definierter Wert muss >0 sein.
Default: -7

Variable fiir externen Trigger Ermdglicht die Auswahl einer Variable zum externen
Antriggern.

Klick auf die Auswahlschaltflache ... 6ffnet den Auswahldialog

Riickgabewert Ermaglicht die Zuweisung eines Wertes, um die Durchfuhrung
der jeweiligen Wartung nachvollziehen zu konnen. Wenn die
Wartung durchgefuhrt wurde, wird der definierte
Ruckgabewert ausgelost.

Definierter Wert muss >0 sein.
Default; -7
Statusvariable Ermoglicht die Auswahl einer Variable fur die Statusangabe.

Klick auf die Auswahlschaltflache ... 6ffnet den Auswahldialog

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt Einstellungen und schlieBt den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlielt den Dialog.
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12.1.3.2 Extern

In der Registerkarte Extern konnen Sie Daten zur Herstellerfirma aufnehmen.

Wartung neu: Pumpe 2

Wartung Extern

Abbrechen

Firma | |

Strafie |

Postleitzahl D Crt

Telefonnummer |

Firma Eingabe des Firmennames

StraBe Eingabe der Strae der Firmenanschrift
Postleitzahl Eingabe der Postleitzahl der Firmenanschrift
Ort Eingabe des Ortes der Firmenanschrift
Telefonnummer Telefonische Kontaktmaoglichkeit mit der Firma
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DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt Einstellungen und schlieBt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieBt den Dialog.
12.1.4 Dateien

In der Registerkarte Dateien kdnnen Sie Dateien importieren.

Stammdaten neu

Stammdaten Wartung Dateien

Abbrechen

Neu

Léschen

Neu Offnet den Dialog zum Importieren von Dateien.
Loschen Loscht Eintréage aus der Listenansicht.

OK Ubernimmt Einstellungen und schlieBt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieBt den Dialog.
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12.2 Rechte Seite: Liste

Hier wird die Auswahl in der Baumansicht in Listenform dargestellt. Die Liste kann nach jeder Spalte auf
oder absteigend sortiert werden. Zusatzlich gibt es in dieser Ansicht ein Kontextmend, das je nach
Auswahl in der Baumansicht andere Funktionen zur Verfigung stellt.

AUSWAHL STAMMDATEN

Das Kontextmenu verflugt Uber folgende Eintrage:
P  Gerdtneu
Gerit bearbeiten
Geréatetausch
Zahlertausch

Gerat inaktiv

Kopieren

4

4

4

»  Geratl6schen
4

» Einfugen

4

Aktualisieren

=-a Anlagenmodellierung Gerat # | Anlagen-Kennzeichen aktueller Betriebsstunden-Zahler | aktueller Schaltspiel- Zahler Zeitraum seit letzter Wartung
dell 1 K v| K ¥| v

Pumpe 2 Anlagenmodell 5. Anlagengruppe 1 7 Tage 00 Stunden

SIFEE BEEEBEEER

w8

Um ein neues Gerat anzulegen:
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Anlagengruppe, um ein neues Gerat anzulegen.

Alternativ kbnnen Sie mit der rechten Maustaste auch auf einen bereits bestehenden
Listeneintrag rechts der Baumstruktur klicken, um das Kontextmenu zu 6ffnen.

2. Folgen Sie den Anweisungen der Beschreibung im Kapitel Stammdaten (auf Seite 43).

Befehl Beschreibung

Gerat neu Unter Gerat neu konnen neue Stammdaten angelegt werden. Die Eingabe
erfolgt Uber einen Dialog mit drei Registerkarten. Auf dem ersten Blatt
werden die Daten zu dem Gerat eingegeben. Auf dem Blatt
Wartungsarbeiten kdnnen zu dem Gerat eine beliebige Anzahl an
Wartungsarbeiten angelegt werden. Als Ubersicht werden die Titel der
Wartungsarbeiten auf diesem Blatt in einer Liste dargestellt. Auf dem letzten
Blatt kann dem Gerat noch eine beliebige Anzahl an Dokumenten
zugeordnet werden. Diese werden wie die Wartungsarbeiten der Ubersicht
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Befehl Beschreibung

halber in einer Liste dargestellt. Durch Doppelklick auf ein Dokument wird
das jeweilige Dokument angezeigt, sofern das zugehorige Programm
installiert ist.

Hinweis: Gerate konnen per Drag&Drop auf andere Anlagen in den
Stammdaten verschoben werden.

Gerat Wie bei Gerat neu, nur dass hier die Felder mit den bereits vorhandenen
bearbeiten Daten aufgefullt werden. Es muss dazu ein Gerat ausgewahlt sein.
Geratetausch Hier werden die Variablen fur Schaltspiel- und Betriebsstundenzahler

verandert! Auf diesen beruht die Berechnung fur die Falligkeit der Wartung.
Wird ein Geratetausch gemacht, erfolgt ein Historieneintrag. Weiters wird
das Wartungsintervall zurtickgesetzt und die neuen Variablenwerte als
Ausgangswerte flr die Wartungsberechnung verwendet.

Die Geratedaten bleiben gleich, nur die verknupften Variablen andern sich.
Diese sind Uber einen Dialog einzugeben. Falls die Variable nicht existiert,
wird eine Warnung ausgegeben, dass momentan keine gultige Variable mit
dem Gerat verknupft ist.

Zahlertausch Wird ein Zahler getauscht, bleibt die Variable dieselbe, es wird hier der
Zahlerstand (Variablenwert) verandert. Wird ein Zahlertausch gemacht,
erfolgt ein Historieneintrag. Wahlweise kann hier das Wartungsintervall
zurlckgesetzt werden.

Es kann ein neuer Startwert fur das ersetzte Gerat eingetragen werden

Gerat l16schen Das ausgewahlte Gerat kann geldscht werden. Es werden alle zugehorigen
Daten (Wartungsarbeiten, Historiendaten und Dokumente) gel6scht. Als
Sicherheit wird noch einmal abgefragt, ob die Daten wirklich gel®scht
werden sollen.
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STAMMDATEN EINGEBEN

Stammdaten neu
Stammdaten | wartungsarbeiten | Dokumente
MName:
Abbrechen
Anlagen-Kennzeichnung: Filler 1
Typenschild
Typ:
Fabrikat:
Seriennummer:
freie Bezeichnung:
Inbetriebnahmedatum: 19.11.2014 S
Variablen
Schaltspiel-Zahler:
Max. Z&hlerstand: 55535
Betriebsstunden:
Max. Z&hlerstand: 55535
Riickgabevariable:
Parameter Beschreibung
Name Name des Gerdts.

Anlagen-Kennzeichnung Anzeige der Anlagenkennzeichnung.

Typenschild Daten zum Typenschild:
» Typ
» Fabrikat

» Seriennummer

Freie Bezeichnung Eingabefeld fur freie Beschreibung.
Inbetriebnahmedatum Eingabe des Inbetriebnahmedatums.

Variablen Konfiguration der Variablen.

Schaltspiel-Zahler Auswahl der Variablen fir den Schaltspiel-Zahler.

Klick auf Schaltflache ... 6ffnet Dialog zur Auswahl einer Variablen.

Achtung: Zahlbereich muss so gro gewahlt werden, dass im
Betrieb zwischen dem aktuellen Z&hlerstand und dem Zahlerstand
der letzten Wartung immer weniger als der halbe Zahlerendwert
vergeht.
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Max. Zahlerstand

Betriebsstunden

Max. Zahlerstand

Rickgabevariable

Maximal erlaubter Zahlerstand.
Auswahl der Variablen fur die Betriebsstunden.
Klick auf Schaltflache ... 6ffnet Dialog zur Auswahl einer Variablen.

Achtung: Zahlbereich muss so groB gewahlt werden, dass im
Betrieb zwischen dem aktuellen Zahlerstand und dem Zahlerstand
der letzten Wartung immer weniger als der halbe Z&hlerendwert
vergeht.

Maximal erlaubter Zahlerstand.

Nach einer ausgeflhrten Wartungsarbeit wird der dort definierte
Wert auf die hier verknupfte Variable geschrieben. Klick auf
Schaltflache ... 6ffnet Dialog zur Auswahl einer Variablen.

WARTUNGSARBEITEN KONFIGURIEREN

Wartungsarbeit neu:

Wartungsarbeit | Extern

MName:

Kommentar:

Berechtigungsebene:

Wartungsintervall
|:| Zeitraum in Tagen

Schaltspiel-Zahler

Betriebsstunden

Prozessinteraktion
Riickgabewert:

Statusvariable:

Abbrechen Ubernehmen
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Name Name fur Auftrag.
Kommentar Kommentar zum Auftrag.

Hinweis: Einen Zeilenumbruch erzeugen Sie mit der
Tastenkombination Strg+Eingabe.

Berechtigungsebene Eingabe der Berechtigungseben, die zur Ausfihrung benétigt wird.

Wartungsintervall Konfiguration des Wartungsintervalls fr:
» Zeitraum in Tagen
» Schaltspiel-Zahler

» Betriebsstunden
Prozessinteraktion Eigenschaften fur die Interaktion.

Riickgabewert Wert, der nach ausgefuhrter Wartungsarbeit auf die beim Gerat
verknupfte Ruckgabevariable geschrieben wird.

Statusvariable Variable, die den Status der Wartungsarbeit anzeigt:
» 0. Wartung nicht fallig
» 7. Wartung féllig

Klick auf Schaltflache ... 6ffnet Dialog zur Auswahl einer Variablen.

Die Variable wird beim Aktualisieren des IMM Bildes sowie beim
Ausfthren der Funktion Offene Wartungen ermitteln
geschrieben.
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DATEN BEARBEITEN

Stammdaten ] Wartungsarbeiten Dokumente I

Motor_1.pdf

Laschen

OK | Abbrechen | |

Folgende Zugriffsmoglichkeiten auf Dateien werden unterstutzt.

Lokale Laufwerke Lokale Festplatte

UNC-Pfad z. B. \\Servername\Freigabename

Verbundene Laufwerke Freigegebene Festplatte eines
Netzwerkcomputers

& Achtung

Voraussetzung: Um die Dokumente anzeigen zu kbnnen, muss ein
entsprechender Viewer installiert sein.  Z. B. Adobe Acrobat Reader fur .pdf
Dateien.

Geratetausch:

Gerdtetausch

Variable fiir Schaltspielzahler:

I L] Abbrechen

Variable fir Betriebsstundenzahler:

l |

56 | 59



Zahlertausch:

Zdhlertausch g]

Zahlerstand alt:

| 0 Abbrechen

Zahlerstand neu:
[o

Far

% Schaltspielzahler " Betriebsstundenzahler

Auswahl Wartungsarbeiten

=SB Wartungsarbeiten

heute ‘Wartung durchfiihren
morgen Reparatur durchfihren
diese Woche Liste drucken

nachste Woche Details drucken

freier Filter ‘Wartung bearbeiten

Durch Doppelklick auf eine Wartungsarbeit, werden die Daten zu dieser Wartungsarbeit angezeigt. Die
Daten kdnnen aber nicht veréandert werden.

Reparatur Wird eine Reparatur durchgefiihrt, erfolgt erstens ein Historieneintrag
durchfiihren und weiters wird die Wartungsarbeit als nicht (!) erledigt fiir dieses
Intervall angesehen und bleibt somit in der Falligkeitsliste. Es erfolgt

ein Historieneintrag.

So wie Wartung durchfiihren, nur dass eine extra Abfrage kommt, ob
die Zahler aktualisiert werden sollen oder nicht.

LISTE ALS REPORT DRUCKEN

M Auswertung ’
BH&E&R4& .
it
~ B
PROTOKOLL 1
bt
Wartungsarbeiten: heute bt
Benutzer Anlagen erstelit :
SYSTEM Alle 06.12.2004 11:36:55 f
Geraet Wartungsarbeit Status Kommentar
Geraet 11 Wart Geraet1-1 .3  Warung ueberfaellig  $S: 1200-150
Geraet1-1 Wart Geraet1-1..2  Wartung ueberfaellig  2ZR: 1:0;
Garaet1-2 Wart: Geraet1-2.. 1 Wartung ueberfaellig  ZR: 1.0; $S: 120-50
Geraet 13 Wart: Geraet 13 .2 Wartung ueberfaellig 22 180-20
Geraet 1.3 Wart: Geraet 13 .1 Wadung ueberfaellig  ZR:2:1;2Z 16024
Geraet2:1 Wart Geraet2:1 .1 Warung ueberfacllig  S$S: 100.20
Geraet31 Wart: Geraet31..2  Warung ueberfaellip  2ZZ: 20050
Geraet31 Wart: Geraet3-1 .1 Warung ueberfaellig  SS: 10020
Geraet32 Wark: Geraet3-2 .2 Warung ueberaellig 22 360-50
Geraet32 Wart: Geraet3-2 .1 Warung ueberfaellig  $5:240-40
Geraet42 Wart: Geraet42 .2  Wartung ueberfaellig  ZR: 150-20
Geraet42 Wart: Geraet42 .1 Wadung ueberfaellip  $5: 20020
Geraet55 Wat 5.5 Wartung usberaellig
Geraet55 Wart55 .1 Wartung uebertaellig
Geraet58 Wart: Geraet58 .1 Warung ueberfaellig  ZR:3-1 3

Die dargestellte Liste wird eins-zu-eins in eine XML-Datei geschrieben und mittels Stylesheet in einem
HTML-Browser dargestellt. Diese HTML-Datei kann  gespeichert oder direkt ausgedruckt werden.
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Optionen:

Details drucken Die Daten zu der ausgewahlten Wartungsarbeit werden ausgegeben.

Wartung Hier kédnnen die Daten zu der ausgewahlten Wartungsarbeit bearbeitet

bearbeiten werden.

Wartung Wird eine Wartung durchgefuhrt, werden die Zahler aktualisiert und ein

durchfiihren Historieneintrag generiert. Aulerdem wird die Wartungsarbeit als
erledigt fur dieses Intervall angesehen und somit aus der Falligkeitsliste
entfernt.

Unter Dokumente werden die verknipften Dateien in einer Liste
angezeigt. Mittels Doppelklick auf eine Datei, wird diese gedffnet, sofern
ein passendes Programm installiert ist.

Auswahl Historie ~ Hier gibt es nur einen Mendeintrag und zwar Liste drucken. Gleiche
Vorgehensweise wie bei Wartungsarbeit - Liste drucken.

VORLAGEN FUR REPORTGESTALTUNG

Fur die Gestaltung der Reports kann eine der mitgelieferten XSL-Dateien genutzt werden.
Sie finden diese im Ordner: %ProgramData%\COPA-DATA\810\IMM

Um eine Vorlage zur Gestaltung zu nutzen:

1. Navigieren Sie mit dem Datei-Browser zum Ordner %ProgramData%\COPA-DATA\8TO\IMM .

2. Offnen Sie die gewtinschte XSL-Datei.

3. Passen Sie die Datei bei Bedarf an.

13IMM in Faceplate zur Runtime

Das Bild vom Bildtyp Faceplate kann ein Bild vom Bildtyp IMM in einem Bildcontainer darstellen.

Die gleichzeitige Darstellung von mehreren Bildern des Bildtyps IMM ist in einem Bild des Bildtyps

Faceplate nicht moglich.
Die Filtereinstellungen des IMM werden berucksichtigt.

Uber die Bildumschaltfunktion des Faceplate Bildes kénnen Aktualisierungen des Faceplate Filters
vorgenommen werden.

Hinweis: Wenn Sie die Checkbox der Eigenschaft Diesen Dialog zur Runtime anbieten (aktivierte
Filter sind in der Runtime editierbar) aktivieren, funktioniert die Zeiteinstellung fir morgen oder

58 | 59



ndchste Woche nicht. Sie kénnen aber den nachsten Tag oder die nachste Woche auswahlen. Der
Filterdialog wird beim jeweiligen Offnen des Faceplate Bildes in der Runtime gedffnet und ist editierbar.

14 Filtern Uber Checkboxen

Sie kdnnen zur Runtime tber die Checkboxen in der Baum-Ansicht auch bei den Anlagenmodellen
Filterungen vornehmen. Das Filtern geschieht unabhangig von im Knotenpunkt Stammdaten
ausgefuhrten Filterungen.

Hinweis: Wenn Sie eine Anlagengruppe markieren, werden die darin befindlichen Geréat in einer Liste
dargestellt. Diese Funktion ist auch ohne aktivierter Checkbox gegeben.

UM ALLE IN DER ANLAGENMODELLIERUNG BEFINDLICHE GERATE ANZUZEIGEN

Vorgehen:
1. Stellen Sie sicher, dass bei allen Anlagengruppen die Checkboxen deaktiviert sind.
2. Klicken Sie auf den Knotenpunkt Anlangenmodellierung.
Alle Gerate in der Liste werden angezeigt.

Hinweis: Wenn eine Checkbox aktiviert ist, wird bei einem Klick auf das Anlagenmodell oder
die Anlagenmodellierung der Inhalt der jeweiligen Anlagengruppe angezeigt.

UM IN ANLAGENMODELLEN ODER IN EINER ANLAGENGRUPPE BEFINDLICHE
GERATE ANZUZEIGEN

Vorgehen:
1. Aktivieren Sie die Checkbox der Anlagengruppe im gewunschten Anlagenmodell.

Hinweis: Mehrfachauswahl ist moglich. Aktuell in der Liste angezeigt werden aber nur die
Gerate der der markierten Anlagengruppe.

2. Klicken Sie auf den Eintrag des Gbergeordneten Anlagenmodells.

Die Gerate der ausgewahlten Anlagengruppen werden nun in der Liste dargestellt.
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