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1 Benvenuti nell'help di COPA-DATA

ZENON VIDEO-TUTORIAL

Esempi pratici di progettazione con  zenon si trovano nel nostro canale YouTube
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). | tutorial sono raggruppati per tema e forniscono una
panoramica di come si lavora con i diversi moduli di zenon. Tutti i tutorial sono disponibili in inglese.

GUIDA GENERALE

Se mancano informazioni in questo capitolo dell'help o se avete richieste di aggiunte, contattate
documentation@copadata.com via E-Mail.

SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE

Per domande relative a progetti concreti, ci si puo rivolgere via E-Mail all'indirizzo
support@copadata.com.

LICENZE E MODULI

Se avete bisogno di moduli aggiuntivi o licenze, il nostro staff di sales@copadata.com sara lieto di
assistervi.

2 Batch Control

I modulo Batch Control consente di automatizzare i processi di produzione a base lotti. Il modulo e
conforme allo standard ANSI/ISA-88.01-1995, noto anche come ANSI/ISA-S88.

Sono disponibili due diversi Editor per il modulo Batch Control a Runtime:
» Editor matrice: (A pagina: 214) per ricette semplici, eseguite in modo sequenziale o parallelo.

» Editor PFC: (A pagina: 175) per ricette complesse, con diramazioni.

A seconda della licenza, sono disponibili entrambi gli Editor o solo I'Editor matrice.
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AAttenzione

Note nell’'embedded help dell’Editor relative a VBA Keyword sono ancora senza
funzione nella versione attuale.

NOTE RELATIVE AL PASSAGGIO DA 7.00 A 7.10 O SUPERIORE

Prima di convertire un progetto in una nuova versione di zenon, tutte le ricette devono essere
completate. Le ricette in esecuzione non continuano dopo il riavvio. Il riavvio funzionera solo all'interno
della stessa versione di zenon.

Attenzione: i progetti con ricette create in zenon 7.10 o superiore non sono eseguibili in zenon 7.0.

EFFETTI AL DI FUORI DEL MODULO BATCH CONTROL

Quando si utilizzano versioni diverse per Editor e Runtime, possono verificarsi problemi se il modulo
Batch Control e concesso in licenza ma non viene utilizzato.

Background: non appena viene registrata la licenza per il modulo, vengono compilati alcuni file nel
Runtime. Un progetto batch compilato con la versione 7.0, pero, non e eseguibile in 7.10.

Soluzioni:
» Compilare il progetto con un Editor della versione 7.10 o successiva.
» Usare un Runtime della versione 7.0.

P Usare una licenza che non include il modulo Batch Control.

BATCH CONTROL E MODULO “SEQUENZE DI COMANDO"

Se si ha una licenza sia per il modulo Batch Control (A pagina: 7) che per le Sequenze di comando, si
seleziona quale modulo utilizzare a Runtime nelle proprieta di progetto.

Procedura per selezionare il modulo preferito a Runtime:
» Nell'Editor, cliccare sul nodo del progetto in questione.
» Passare al gruppo di proprieta di progetto Impostazioni Runtime.

» Alla voce Modulo di licenza a Runtime, selezionare nel menu a tendina della proprieta
Modulo preferito Sequenze di comando (default) o Batch Control.

Il modulo selezionato sara poi disponibile a Runtime per ulteriori configurazioni.
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3 Introduzione

Ilmodulo Batch Control € composto da tre parti:

1. L'ambiente di configurazione (A pagina: 15)nell'Editor di zenon :
Qui vengono create tutte le unita (nomenclatura ISA, capitolo 4.2.5: units) e le classi di unita
con le loro fasi (ISA - 5.1.2.4: phases) e reazioni. Le fasi devono avere un equivalente nel PLC
(ISA: Equipment Control), denominato funzione tecnologica (ISA: Process Action).
Il modulo Batch Control riflette il modello fisico (in conformita allo standard ISA 4.2) come
livello gerarchico piatto basato su unita (Units).
Gli altri livelli del modello, come la cella di processo, I'area, la fabbrica, ecc. sono stati
volutamente omessi. Anche per quello che riguarda la creazione delle ricette batch, sono stati
implementati solo il livello piu basso (fasi) di "ISA structure model 5.1" e le ricette parziali
(Operation). Gli altri livelli (come "unit procedures" e "procedures") non sono disponibili.

2. Editor PFC (A pagina: 175) e Editor matrice (A pagina: 214):
Con questi Editor vengono create le ricette master (ISA: Master recipes) nel Runtime di zenon.
Da queste derivano le ricette di controllo (ISA: Control recipes), che possono essere eseguite
(vedi anche ISA 5.3.1.). Durante il processo, lo stato esatto della ricetta batch viene visualizzato
nel rispettivo Editor e I'utente ha la possibilita di intervenire nella procedura di esecuzione della
ricetta.

3. Recipe Execution Engine (A pagina: 264) (REE):
Il REE e integrato direttamente nel Runtime di zenon ed esegue in background una ricetta
batch in modo completamente automatico. L'utente puo gestire il REE usando comandi come
Start, Pausa, Stop ecc. Ci sono tre possibili modalita di esecuzione: automatico, semiautomatico
e manuale.

PARTICOLARITA DEL MODULO BATCH CONTROL.

A differenza della maggior parte degli altri moduli di zenon, nel Batch Control la progettazione avviene
in gran parte (la creazione delle ricette) a Runtime e non nell'Editor. Questo comporta tutta un serie di
particolarita che saranno illustrate nei capitoli di questa documentazione. Le fasi modificate, per
esempio, non vengono piul trasferite in una ricetta master gia rilasciata, per evitare modifiche
indesiderate dei dati.

Il modulo e concepito in modo tale da essere completamente indipendente dal tipo di PLC. Questo
significa in concreto che il trasferimento dati avviene tramite tutti i driver Energy di zenon disponibili con
qualsiasi PLC o RTU. Questi dispositivi si limitano ad eseguire le funzioni tecnologiche. Tutto il processo
di elaborazione della ricetta avviene sul PC, nel REE. Per questa ragione, se la ricetta batch viene
modificata o vengono create nuove ricette master, non e necessario modificare il codice PLC.

Il modulo si attiene alla rigorosa separazione fra elaborazione della ricetta batch (ISA: Procedural
Control Model) ed esecuzione della funzione tecnologica (ISA: Process Model) come descritto in
ISA-S88, capitolo 5.2.1.
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STRUTTURA DI BASE DELLA COMUNICAZIONE

Le variabili standard di zenon sono utilizzate per la comunicazione con il processo. Visto pero che le
variabili hanno spesso denominazioni molto tecniche e quindi difficili da leggere, e stato introdotto un
ulteriore livello di astrazione. Questo livello contiene parametri disponibili in due forme:

» Parametri di comando: vengono utilizzati per trasferire valori impostabili al PLC durante
I'esecuzione di una fase.

»  Parametri Return/PLC Sync: vengono utilizzati per rileggere i valori dal PLC per eseguire analisi.

Entrambi i tipi di parametri possono essere utilizzati sia per scrivere valori (per es. in reazioni), che per
leggere valori (per es. in condizioni).

Schema:

Il PLC comunica con il driver di zenon, che a sua volta comunica con il Runtime di zenon. Il Runtime
inoltra i valori al REE, dove vengono elaborati. Il REE funziona internamente in modo asincrono al
Runtime di zenon in un ciclo di 100 ms.

RETE

Il modulo Batch Control e perfettamente compatibile per un uso in rete con tecnologia client/server. Cio
significa che le ricette batch possono essere create, duplicate, modificate, cancellate ecc. su un client. La
completa gestione delle ricette, pero, avviene sempre sul server. Per il resto tutto il processo di controllo
(le operazioni di avvio, messa in pausa, fine ecc. di una ricetta) puo essere gestito da un client. Sono
possibili anche cambi di modo e operazioni manuali come salta.

AAttenzione

II'modulo Batch Control non supporta la ridondanza. Non c'e sincronizzazione
sul Server-Standby. Quando il server smette di funzionare, le ricette batch in
esecuzione non vengono proseguite sullo Standby! Non e inoltre possibile
awviare ricette mentre il server 2 configurato e il server principale del processo.

4 Terminologia

Nel modulo Batch Control di zenon vengono utilizzati i seguenti termini:

Espressione Definizione

Unita Macchinario concreto o parte di impianto fisicamente
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Espressione

Rilascio unita

Assegnazione unita

Istanza di unita

Classe di unita

Manager unita

Placeholder unita

Azione

Inizio ramo parallelo

Inizio ramo

Elemento iniziale

Definizione

disponibile, con cui possono essere eseguite delle fasi. (ISA 88:
Unit)

Elemento del modulo Batch Control che annulla
I'assegnazione di una unita nel Manager unita. In questo
modo, I'unita puo essere riassegnata da altre ricette.

Elemento del modulo Batch Control che causa I'assegnazione
di un‘unita nel Manager unita. Un'unita assegnata puo essere
utilizzata solo dalle fasi all'interno della ricetta. L'unita e
dunque bloccata per le fasi di altre ricette eseguite in
parallelo.

Aggregat, das auf einer Aggregatsklasse basiert. Alle
Eigenschaften der Aggregatsklasse werden in die
Aggregatsinstanzen Ubernommen und kénnen dort geandert
werden.

Vorlage fur Aggregat. Auf Basis dieser Vorlage werden
Aggregatsinstanzen erstellt. Alle Eigenschaften der
Aggregatsklasse werden in die Aggregatsinstanzen
Ubernommen und k&nnen dort gedndert werden

Meccanismo di gestione interno che amministra
I"assegnazione delle unita per tutti i REE a Runtime.

Unita che si basa su una classe di unita. Utilizzato nella ricetta
master come segnaposto per specifiche parti di impianti.
Durante i test e nella ricetta di controllo, il placeholder viene
poi sostituito dalla corrispondente parte specifica
dell'impianto.

Nel modulo Batch Control: tutti i comandi che vengono
utilizzati per la modifica di una ricetta, per esempio "Inserisci
fase", "Testare ricetta" ecc.

Elemento che consente di suddividere il processo di
esecuzione della ricetta in due o piu sequenze.

Elemento che consente di suddividere il processo di
esecuzione della ricetta in due o piu sequenze, di cui solo una
puo essere attiva. Ogni sequenza successiva deve iniziare con
una transizione. La transizione determina quale sequenza
viene eseguita nel processo di ricetta.

Elemento del modulo Batch Control, con cui inizia ogni ricetta.
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Espressione Definizione

Posizione di esecuzione Posizione in una ricetta del modulo Batch Control in cui il
processo in modalita semi-automatica e manuale viene
interrotto automaticamente e gli elementi attivi vengono
messi in pausa. Con il comando "step successivo", il processo
verra ripreso da questa posizione.

Batch Control Strumento per la creazione e |'esecuzione di ricette master e
ricette di controllo conformi alla normativa ISA S88.

Operazione batch Elaborazione automatica e sequenziale di una serie di
operazioni singole.

Parametro di comando Termine generico per parametro iniziale e parametro di
setpoint.

Fine ramo parallelo Elemento che ricongiunge il processo di elaborazione della
ricetta suddiviso in due o piu rami nuovamente in un unico
ramo.

Fine ramo Elemento che ricongiunge una diramazione iniziata con un

elemento "selezione di inizio sequenza”.

Elemento terminale Elemento del modulo Batch Control, con cui termina ogni
ricetta.
Fase Sequenza predefinita costituita da un interblocco di ingresso,

parametri di comando e parametri Return/PLC Sync, una
condizione di fase completata, reazione agli eventi, ecc. (/SA

88: Phase)

Host Ricetta principale che contiene istanze di ricette parziali.

Parametro iniziale Tipo di parametro per valori di default della fase. | valori
vengono trasferiti prima del controllo dell'interblocco di
ingresso.

Istanza A seconda del contesto, forma abbreviata per istanza di unita,

O istanza di ricetta parziale.

Comando Nel modulo Batch Control: comando che interviene nel
processo di elaborazione della ricetta, per esempio: awvio,
arresto, cambio di modalita, ecc..

Ricetta-matrice Ricetta del modulo Batch Control creata con I'Editor matrici.

Ramo parallelo Nel modulo Batch Control. Una sequenza parallela inizia con
un elemento "inizio sequenza parallela” e si ricongiunge alla
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Espressione Definizione

sequenza attiva tramite una "fine sequenza parallela”. Tra
questi elementi, ci sono almeno due sequenze eseguite

contemporaneamente.
Parametro Collegamento di una variabile a una fase.
Ricetta PFC Ricetta del modulo Batch Control creata con I'Editor PFC.

REE - Recipe Execution Engine  Parte del modulo Batch Control per il controllo sequenziale
delle ricette. Il motore esegue una ricetta di controllo e
gestisce I'intero processo della ricetta.

Ricetta Nelle ricette possono essere salvati in forma riassuntiva dati
dati correlati, come, ad esempio, parametri di macchinari e
dati formato. Questi dati possono essere trasferiti dal sistema
di controllo al PLC in un solo passaggio e, viceversa, possono
essere riletti altrettanto facilmente. Si distingue fra 'ricette
standard' e ricette RGM'. Nel modulo Batch Control, in una
ricetta sono definiti non solo i dati, ma anche la procedura. In
questo contesto, si distingue tra ricetta matrice e ricetta PFC.

Parametro Return/PLC Sync Tipo di parametro per i valori letti dal PLC.

Jump target Elemento del modulo Batch Control che consente di passare
direttamente ad una posizione definita di un ramo.

Ricetta di controllo Parte del modulo Batch Control. Contiene la sequenza di un
processo di produzione basato sul processo batch secondo lo
standard ISA 88. Una ricetta di controllo € sempre derivata da
una ricetta master e puo essere eseguita una volta sola. (/SA
88: Control recipe)

Ricetta parziale Nel modulo Batch Control, le ricette possono essere suddivise
in singole parti. La gestione delle ricette parziali avviene in
una libreria centrale. Nella ricetta possono essere aggiunte
istanze di ricette parziali. E possibile modificare i parametri
delle fasi utilizzate; la struttura pud essere modificata solo nel
modello di ricetta parziale.

Transizione Elemento del modulo Batch Control che contiene una
condizione. L'elemento viene usato dopo le fasi per garantire
un passaggio definito da una fase a quella successiva.

Linea di connessione Parte dell’elemento di connessione del modulo Batch Control:
posiziona il punto di connessione sull'elemento.

13| 359



Espressione Definizione

Punto di connessione Parte dell’elemento di connessione del modulo Batch Control.
Collega due elementi tra di loro (per.es.: una fase con un’altra
fase, 0 una fase con una linea). Cambia colore quando il
cursore del mouse si trova su di esso.

Elemento di connessione Possibilita esistente nel modulo Batch Control di collegare due
elementi I'uno con I"altro. E' composto da punto di
connessione e linea di connessione

Ramo Area del modulo Batch Control che consente una suddivisione
in due o piu rami, di cui solo uno puo essere attivo durante |l
processo di esecuzione di una ricetta. Si tratta di una
ramificazione aut/aut. Una diramazione comincia sempre con
I"elemento Selezione di inizio sequenza e termina con
I'elemento Fine sequenza.

Ricetta master Parte del modulo Batch Control. Contiene la sequenza di un
processo di produzione basato sul processo batch secondo lo
standard ISA 88. Una ricetta e costituita dai seguenti
componenti: Fasi, transizioni, sequenza parallela ecc.(/SA 88:
Master recipe). Le ricette master servono come modello per le
ricette di controllo.

Parametro di setpoint Tipo di parametro per valori di default della fase. | valori
vengono trasferiti dopo un controllo positivo dell‘interblocco
di ingresso.

Ramo Un‘area di esecuzione nel modulo Batch Control. Su di esso

pOssono essere messe fasi, transizioni e jump target.

5 Progettazione e utilizzo di ricette Batch

Configurazione e utilizzo del modulo Batch Control avvengono in tre passaggi principali:
1. Configurazione nell'Editor di zenon:
2. Creazione e rilascio delle ricette nel Batch-Editor (Editor PFC o Editor matrice) a Runtime

3.  Esecuzione delle ricette a Runtime
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CONFIGURAZIONE

Il progettista riproduce nell’Editor la realta concreta del processo produttivo. Definisce e crea unita e
classi di unita (A pagina: 17) e assegna loro fasi (A pagina: 28) con parametri (A pagina: 34).

CREAZIONE DELLE RICETTE

A Runtime, l'utente che crea le ricette definisce la ricetta master sulla base delle specifiche dell'Editor.
Questa ricetta determina la procedura. Si possono utilizzare solo le unita, le classi di unita, le fasi e i
parametri specificati nell'ambiente di configurazione. Le classi di unita consentono I'utilizzo di
placeholder di unita. Tramite questi ultimi e possibile assegnare concrete unita durante I'esecuzione
della ricetta.

Nota - Modifica dei parametri:se nell'Editor e stata attivata la proprieta Valore parametro
modificabile in ricetta master del gruppo Imposta valore, il parametro corrispondente potra essere
modificato. Questo e possibile solamente per i parametri di comando. Questo gruppo di proprieta si
trova nei parametri del modulo Batch Control.

ESECUZIONE DELLE RICETTE

L'operatore esegue la ricetta a Runtime. Per farlo, avvia una ricetta di controllo basata sulla ricetta
master. Ogni ricetta di controllo puo essere avviata e utilizzata solamente una volta. Per questo motivo
puo essere assegnata in modo inequivocabile ad un determinato lotto. Le ricette possono essere
eseguite in modo automatico, semiautomatico o manuale.

L'operatore non puo piu modificare le ricette.
Eccezione: se il creatore della ricetta attiva |'opzione (A pagina: 189) Modificabile nella ricetta di
controllo, I'operatore puo modificare parametri di una ricetta a Runtime.

6 Configurazione nell'Editor

Per poter usare il modulo Batch Control a Runtime, bisogna fare quanto segue nell’Editor:
» Creare unita (A pagina: 17), fasi (A pagina: 28) e reazioni (A pagina: 49).
» Creare un‘immagine (A pagina: 74) di tipo Batch Control.

»  Creare una funzione di cambio immagine (A pagina: 89) per poter aprire I'immagine di tipo
Batch Control a Runtime.

Nota: nell'Editor & possibile copiare e inserire elementi a tutti i livelli.

VISUALIZZAZIONE DETTAGLI

Nel modulo "Batch Control" la finestra della visualizzazione dettagli e divisa in due parti:
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»  Der linke Teil umfasst den Aggregatsbaum mit Aggregaten, Aggregatsinstanzen und
Aggregatsklassen. L'inserimento Unit e il punto di partenza della struttura ad albero.
Al livello successivo vengono visualizzate le unita esistenti. Sequono poi le fasi appartenenti ad
ogni singola unita. Jede Grundfunktion besitzt als Unterpunkt Reaktionen.
Aggregtasklassen und Aggregatsinstanzen sind ident aufgebaut.

» Nella parte destra della finestra della visualizzazione dettagli del modulo "Batch Control", viene
visualizzata un elenco semplice delle unita, delle fasi, dei parametri o delle reazioni, a seconda
di quale livello della struttura ad albero e stato selezionato.

ENGINEERING DISTRIBUITO

Werden im Verteilten Engineering Anderungen am Modul Batch Control vorgenommen, so wird immer
das komplette Modul ausgecheckt oder eingecheckt.

6.1 Placeholder di unita: concetto e funzione

Quando si configurano le ricette a Runtime, e possibile utilizzare anche unita a cui non sono state
ancora assegnate parti di impianto esistenti. A questo scopo vengono utilizzati i cosiddetti placeholder
di unita. Questi ultimi sono basati su classi di unita (A pagina: 18) e vengono collegati solo in un secondo
momento a concreti  componenti dell'impianto tramite istanze di unita (A pagina: 18).

| placeholder possono essere utilizzati sia per ricette, che per ricette parziali. | placeholder della stessa
classe di unita possono essere raggruppati. Questo assicura che, nel processo di elaborazione della
ricetta, la stessa parte dell'impianto sia assegnata a tutti i placeholder che utilizzano una particolare
classe di unita .

Tutti i placeholder sono gestiti in una lista (A pagina: 248).

CREAZIONE E MODIFICA DI PLACEHOLDER DI UNITA

| placeholder di unita (A pagina: 251):
» Vengono creati a Runtime.
» Possono essere utilizzati sia per ricette master, che per ricette parziali.

P Possono essere creati fintanto che le ricette sono in modalita di modifica.

Per le istanze di ricette parziali, le voci sono visualizzate nell'elenco della ricetta host.

UTILIZZO DEI PLACEHOLDER DI UNITA

Il collegamento dei placeholder a parti specifiche di un impianto tramite le istanze di unita avviene:
» Nella modalita di test della ricetta master.

» Alivello diricetta di controllo
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Nelle ricette di controllo, una modifica dell'assegnazione di componenti dell'impianto ad un placeholder
di unita e possibile anche in fase d'esecuzione.

6.1.1 Aggregate - Aggregatsklassen - Aggregatsinstanzen

Die grundlegende Projektierung beginnt mit der Konfiguration der Aggregate. Sie verweisen auf die
tatsachlich zur Verfligung stehenden Anlagenteile.

Um die Konfiguration effizienter zu gestalten, stehen auch Aggregatsklassen und Aggregatsinstanzen
zur Verfugung. Damit ist es moglich, ahnliche Aggregate erst im Rezeptablauf Gber
Aggregatsplatzhalter (A pagina: 16) zu definieren.

4

Unita (A pagina: 18): Macchinario concreto o parte di impianto fisicamente disponibile, con cui
possono essere eseqguite delle fasi.

Aggregatsklasse (A pagina: 18):

Vorlage fur Aggregate.

Auf Basis dieser Vorlage werden Aggregatsinstanzen erstellt. Alle Eigenschaften der
Aggregatsklasse werden in die Aggregatsinstanzen Ubernommen und kénnen dort geandert
werden.

Aggregatsklassen werden zur klaren Unterscheidung von Aggregaten mit einem
entsprechenden Prafix versehen:

» inder Baumansicht in der Detailansicht
» in der Anderungshistorie

»  fur verknUpfte Eigenschaften

» Esportazione XML:

»  Dbei Zugriff Gber die API (Class)

Aggregati:

Aggregat, das auf einer Aggregatsklasse basiert.

Alle Eigenschaften der Aggregatsklasse werden in die Aggregatsinstanzen Ubernommen und
konnen dort geandert werden.

Aggregate, Aggregatsinstanzen und Aggregatsklassen werden im Aggregatsbaum angezeigt.

¥|nfo

Um Elemente zu erstellen, zu kopieren, einzufligen oder zu I6schen stehen
Ihnen die Symbolleiste, das Kontextmenu und die Tastatur mit den tblichen
Windows-Tastenkombinationen zur Verfugung.
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6.1.1.1 Unita

Per creare una nuova unita:
1. Passare nel Manager di progetto al nodo Batch Control
2. Selezionare Unit nella visualizzazione dettagli.
3. Nel menu contestuale, selezionare il comando Nuova unit.

Viene creato un nuovo simbolo. Nome di default: Aggregat n
n ist eine fortlaufende Nummerierung.

6.1.1.2 Aggregatsklassen

Aggregatsklassen sind Vorlagen fur Aggregate. Auf ihrer Basis werden Aggregatsinstanzen erstellt. Alle
Eigenschaften der Aggregatsklasse werden in die Aggregatsinstanzen Ubernommen und kénnen dort
geandert werden.

Per creare una nuova area:
1. Passare nel Manager di progetto al nodo Batch Control
2. Selezionare Unit nella visualizzazione dettagli.
3. Nel menu contestuale, selezionare il comando Nuova Funzione...

Eine neue Aggregatsklasse wird angelegt. Nome di default: Aggregatsklasse n
n ist eine fortlaufende Nummerierung.

Nota: Wird eine Aggregatsklasse geldscht, dann werden auch die mit ihr verkntpften
Aggregatsinstanzen geldscht.

6.1.1.3 Assegnazione unit

Aggregatsinstanzen sind konkrete Aggregate, die auf einer Aggregatsklasse basieren. Grundfunktionen
von Aggregatsinstanzen kénnen wie jene von herkdmmlichen Aggregaten in Rezepten verwendet
werden. Zusatzlich konnen Aggregatsinstanzen verwendet werden, um Rezepte, die Grundfunktionen
von Aggregatsplatzhaltern beinhalten, zu lokalisieren - also einer konkreten Anlage zuzuweisen.

Aggregatsinstanzen Ubernehmen alle Eigenschaften ihrer Aggregatsklasse. Diese kdnnen hier angepasst
werden. Beim Anlegen erhalten Aggregatsinstanzen einen Default-Namen nach dem Muster
Aggregatsklasse n : Aggregatsklasse. Der erste Teil wird automatisch erstellt. n ist dabei eine fortlaufende
Nummerierung. Dieser Teil kann umbenannt werden. Der zweite Teil entspricht immer dem Namen der
Aggregatsklasse.

Die Eigenschaften der Aggregatsinstanz kdnnen von den Eigenschaften der Aggregatsklasse abgeleitet
(A pagina: 27) werden.
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Nota: Wird eine Aggregatsklasse geldscht, dann werden auch die mit ihr verkntpften
Aggregatsinstanzen geldscht.

AGGREGATSINSTANZ ANLEGEN

Per creare una nuova area:
1. Nella lista filtro selezionare la strategia di controllo desiderata.
2. Selezionare nel menu contestuale il comando Importa template

Im Baum der Aggregate wird eine neue Aggregatsinstanz mit einem Default-Namen angelegt.
I nome del backup puo essere scelto liberamente dall’'utente. Nome di default: Aggregatsklasse
n : Aggregatsklasse

n ist eine fortlaufende Nummerierung.

6.1.1.4 Barra degli strumenti e menu contestuali

6.1.1.4.1 Kontextment Batch Control - Projektbaum

Voce Descrizione

Esporta tutti in XML... Esporta tutte le unita in un file XML.

Importa file XML... Importa elementi da un file XML.

Profilo Editor Apre il menu a tendina contenente i profili Editor predefiniti.
Guida Apre la guida online.

6.1.1.4.2 Albero Unita - Barra degli strumenti

Questa barra degli strumenti e quella relativa alla struttura ad albero delle unita nel suo complesso,
costituita da unita e classi di unita. A seconda dell’elemento selezionato, i simboli saranno attivi, oppure
disattivati.

Simbolo Descrizione

Rinomina Apre il campo di inserimento del nome dell’elemento
selezionato e consente di rinominare quest ultimo.

Non e disponibile per il nodo principale Unit.
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Simbolo Descrizione

Copia Copia l'unita selezionata negli appunti.
Non e disponibile per il nodo principale Unit..

Inserisci Aggiunge un elemento copiato preso dagli appunti.

Elimina Elimina I'elemento selezionato dopo una richiesta di conferma.
Non e disponibile per il nodo principale Unit.

Espandi tutti Visualizza l'intera struttura ad albero.

Cliccando sulla freccia accanto al simbolo si apre un menu a
tendina in cui e possibile selezionare uno dei seguenti
comandi:

»  Espandi tutti: espande tutti i nodi.
»  Ridudi tutti: riduce tutti i nodi.
» Espandi selezione: espande il nodo selezionato.

» Riduci selezione: riduce il nodo selezionato.

Default: i nodi “unita” e” classi di unita” sono aperti con un
sotto-nodo.

Cliccando sul pulsante, si espandono sempre tutti gli elementi.

Suggerimento: gli elementi possono essere espansi e ridotti
anche facendo doppio clic sulla voce principale.

Esporta tutte le unita/classi di Esporta tutte le unita o le classi di unita in un file XML.
unita come XML...

Importa classi di unita/classidi  Importa unita o classi di unita da un file XML.
unita XML...
Guida Apre la guida online.

6.1.1.4.3 Aggregate - Kontextmenu

Cliccando con il tasto destro del mouse sulla voce principale Unit nella struttura ad albero delle unita, si
apre un menu contestuale:

Voce Azione

Nuova unit Crea una nuova unita.
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Voce Azione

Crea collegamenti nelle fasi... Apre la finestra di dialogo che consente di sostituire
collegamenti (A pagina: 71) nelle fasi.

Crea collegamenti nelle unita... Apre la finestra di dialogo che consente di sostituire
collegamenti (A pagina: 71) nelle unita.

Inserisci Aggiunge un’unita copiata presa dagli appunti.
Esporta tutte le unita XML... Esporta tutte le unita in un file XML.

Importa unita XML... Importa unita da un file XML.

Guida Apre la guida online.

6.1.1.4.4 Aggregatsklassen - Kontextmenii

Cliccando con il tasto destro del mouse sulla voce principale Unit nella struttura ad albero delle unita, si
apre un menu contestuale:

Voce Azione

Aggregatsklasse neu Crea un nuovo circuit stage.

Crea collegamenti nelle fasi... Apre la finestra di dialogo che consente di sostituire
collegamenti (A pagina: 71) nelle fasi.

Crea collegamenti nelle fasi... Apre la finestra di dialogo che consente di sostituire
collegamenti (A pagina: 71) nelle unita.

Inserisci Aggiunge un’unita copiata presa dagli appunti.
_Esporta tutti in XML Esporta tutte le unita in un file XML.

Importa fasi da XML... Importa unita di misura da un file XML.

Guida Apre la guida online.

6.1.1.4.5 Aggregat x und Aggregatsinstanz x - Kontextment

Cliccando con il tasto destro del mouse su un‘unita gia creata, si apre un menu contestuale:
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Voce Azione

Nuova fase

Crea collegamenti nelle fasi...

Crea collegamenti nelle unita...

Rinomina

Elimina

Copia

Inserisci

_Esporta selezione in XML
Importa fasi da XML...

Guida

Crea una nuova fase.

Apre la finestra di dialogo che consente di sostituire
collegamenti (A pagina: 71) nelle fasi.

Apre la finestra di dialogo che consente di sostituire
collegamenti (A pagina: 71) nella unita selezionata.

Consente di rinominare I'unita selezionata.
Cancella I'unita selezionata.

Copia l'unita selezionata negli appunti.
Aggiunge un’unita copiata presa dagli appunti.
Esporta 'unita selezionata in un file XML.
Importa fasi da un file XML.

Apre la guida online.

6.1.1.4.6 Aggregatsklasse n - Kontextment

Cliccando con il tasto destro del mouse su un’unita gia creata, si apre un menu contestuale:

Voce Azione

Nuova fase

Neue Instanz

Crea collegamenti nelle fasi...

Crea collegamenti nelle fasi...

Rinomina
Elimina

Copia

Crea una nuova fase.
Crea un nuovo circuit stage.

Nome di default: Aggregatsklasse n : Aggregatsklasse
n ist eine fortlaufende Nummerierung.

Apre la finestra di dialogo che consente di sostituire
collegamenti (A pagina: 71) nelle fasi.

Apre la finestra di dialogo che consente di sostituire
collegamenti (A pagina: 71) nella unita selezionata.

Consente di rinominare I'unita selezionata.
Cancella il turno selezionato.

Copia negli appunti il turno selezionato.
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Voce Azione

Inserisci Aggiunge un‘unita copiata presa dagli appunti.
_Esporta selezione in XML Esporta la ricetta parziale selezionata in un file XML.
Importa fasi da XML... Importa fasi da un file XML.

Guida Apre la guida online.

6.1.1.4.7 Aggregate - Detailansicht

Voce Azione

Nuova unit Crea una nuova unita nella visualizzazione dettagli.

Sostituisci collegamenti nelle fasi...  Apre la finestra di dialogo che consente di sostituire
collegamenti (A pagina: 71) nelle fasi.

Sostituisci collegamenti nelle unita... Apre la finestra di dialogo che consente di sostituire
collegamenti (A pagina: 71) nelle unita.

Copia Copia gli inserimenti selezionati negli appunti.

Incolla Inserisce il contenuto degli appunti. Se esiste gia un
inserimento con lo stesso nome, il contenuto viene
aggiunto come "Copia di...".

Elimina Cancella gli inserimenti selezionati dalla lista dopo una
richiesta di conferma.

Rimuovi tutti i filtri Elimina tutte le impostazioni di filtro.

Modifica cella selezionata Apre la cella selezionata e ne consente la modifica. |l
simbolo del binocolo nella intestazione di colonna mostra
quale cella di una riga selezionata e stata aperta per
abilitarne la modifica. E possibile selezionare solamente
quelle righe che possono essere modificate.

Sostituisci testo nella colonna Apre la finestra di dialogo che consente la ricerca e la
selezionata... sostituzione di testi.

_Esporta selezione in XML Esporta le unita selezionate in un file XML.

Importa unita XML... Importa unita da un file XML.
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Voce Azione

Proprieta

Guida

Apre la finestra delle proprieta.

Apre la guida online.

6.1.1.4.8 Aggregatsklassen - Detailansicht

e ™u o =
w.  Wege Rg B2 ® F L oar g om | g

D)

Voce Azione

Aggregatsklasse neu

Neue Instanz

Sostituisci collegamenti nelle fasi...

Sostituisci collegamenti nelle unita...

Copia

Incolla

Elimina

Rimuovi tutti i filtri

Modifica cella selezionata

Sostituisci testo nella colonna
selezionata...

_Esporta selezione in XML

Crea una nuova reazione nella visualizzazione dettagli.
Crea un nuovo circuit stage.

Nome di default: Aggregatsklasse n : Aggregatsklasse
n ist eine fortlaufende Nummerierung.

Apre la finestra di dialogo che consente di sostituire
collegamenti (A pagina: 71) nelle fasi.

Apre la finestra di dialogo che consente di sostituire
collegamenti (A pagina: 71) nelle unita.

Copia gli inserimenti selezionati negli appunti.

Inserisce il contenuto degli appunti. Se esiste gia un
inserimento con lo stesso nome, il contenuto viene
aggiunto come "Copia di...".

Cancella gli inserimenti selezionati dalla lista dopo una
richiesta di conferma.

Elimina tutte le impostazioni di filtro.

Apre la cella selezionata e ne consente la modifica. Il
simbolo del binocolo nella intestazione di colonna mostra
quale cella di una riga selezionata e stata aperta per
abilitarne la modifica. E possibile selezionare solamente
quelle righe che possono essere modificate.

Apre la finestra di dialogo che consente la ricerca e la
sostituzione di testi.

Esporta le unita selezionate in un file XML.
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Voce Azione

Importa fasi da XML...
Proprieta

Guida

Importa unita di misura da un file XML.
Apre la finestra delle proprieta.

Apre la guida online.

6.1.1.4.9 Aggregat n und Aggregatsklasse n - Detailansicht

Symbolleiste und Kontextmend fir Aggregate und Aggregatsklassen in der Detailansicht.

Voce Descrizione

Nuova fase

Sostituire collegamenti

Copia

Incolla

Elimina

Rimuovi tutti i filtri

Modifica cella selezionata

Sostituisci testo nella colonna
selezionata...

_Esporta selezione in XML
Importa fasi da XML...
Proprieta

Guida

Crea una nuova fase nella visualizzazione dettagli.

Apre la finestra di dialogo che consente di sostituire
collegamenti (A pagina: 71) nelle fasi.

Copia gli inserimenti selezionati negli appunti.

Inserisce il contenuto degli appunti. Se esiste gia un
inserimento con lo stesso nome, il contenuto viene aggiunto
come "Copia di...".

Cancella gli inserimenti selezionati dalla lista dopo una richiesta
di conferma.

Elimina tutte le impostazioni di filtro.

Apre la cella selezionata e ne consente la modifica. Il simbolo
del binocolo nella intestazione di colonna mostra quale cella di
una riga selezionata & stata aperta per abilitarne la modifica. E
possibile selezionare solamente quelle righe che possono
essere modificate.

Apre la finestra di dialogo che consente la ricerca e la
sostituzione di testi.

Esporta le fasi selezionate in un file XML.
Importa fasi da un file XML.
Apre la finestra delle proprieta.

Apre la guida online.
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6.1.1.5 Informazioni a Runtime

A Runtime & possibile richiamare e visualizzare informazioni su singole unita utilizzando variabili. Ogni
unita da assegnare inizializza i valori delle variabili collegate con 0 oppure un testo vuoto. Le
informazioni provengono dalla ricetta che occupa I'unita quando ha luogo la query. Le variabili
vengono popolate sempre solo in caso di modifiche.

La configurazione delle variabili che forniscono le informazioni desiderate a Runtime viene eseguita nel
gruppo Informazioni Runtime delle proprieta delle unita. La configurazione delle variabili viene
eseqguita per:

»

Ricetta master: informazioni su ID, nome e descrizione della ricetta master, nonché su
versione (A pagina: 224) e versione iniziale.

Ricetta di controllo: informazioni su 1D, nome, descrizione e Job ID della ricetta di controllo.

Esecuzione: informazioni su numero di ricette attive e sullo stato e modalita di esecuzione, sia
numeriche che come testo.

Nota: il valore di Numero ricette attive ¢ in genere 0 o 7. Se viene visualizzato un numero
piu alto, significa che I"avvio di altre ricette e stato forzato manualmente.

Fasi: informazioni sulle fasi attive. Se la fase si trova in una ricetta parziale, il nome di
quest’ultima viene visualizzato tra parentesi.

Errore: gli errori vengono visualizzati a Runtime e salvati nei Log. Un errore di processo in
un‘unita, per esempio, viene segnalato visivamente e, contemporaneamente, viene visualizzato
il numero assoluto di errori storici di processo. Non appena si verifica un errore di processo, il
contatore viene incrementato di 7 unita. Se la fase viene riavviata, 'errore storico scompare
dalla visualizzazione, non viene piu segnalato visivamente. Tuttavia, I'informazione registrata
nei Log rimane. La stessa cosa vale anche per gli errori di comunicazione. | simboli quindi
indicano solo gli errori pendenti, i contatori segnalano anche gli errori storici.

Informazioni matrice: visualizzazione dei passi attivi in una ricetta matrice. Vengono utilizzate
sempre le informazioni della ricetta principale, anche quando I'oggetto trigger dell’azione si
trova in una ricetta parziale. E possibile selezionare tutte le variabili numeriche il cui tipo di dati
e>=_ Byte.

Le ricette PFC ricevono sempre valori vuoti o 0.

Suggerimento: utilizzare il tipo di dati UDINT per le variabili numeriche. Evitare i tipi di dati INT, SINT,
USINT e UINT.
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VALORI PER LO STATO DI ESECUZIONE E LA MODALITA DI ESECUZIONE

Per quello che riguarda i valori per le variabili delle proprieta Stato di esecuzione (numerico) e
Modalita di esecuzione (numerico), si veda il capitolo Assegnazione variabili (A pagina: 96)/Generale
(A pagina: 104).

INFORMAZIONI IN RICETTE E UNITA

Dopo un restart seguente ad un riavvio del Runtime, lo stato corrispondente viene memorizzato con le
informazioni contenute nelle ricette.
Esempio: In pausa dopo termine regolare del Runtime oppure Fermato dopo chiusura con errore.

Lo stato di esecuzione viene visualizzato anche nelle informazioni relative alle unita.

Lo stato di esecuzione (numerico e testo) nelle informazioni di unita contiene un numero e un testo.
Questi corrispondono a quelli delle variabili nell'immagine.

Inoltre, sono incluse le seguenti informazioni:

» Se attivato dal riawvio.
» Su oggetti con stato divergente.

»  Su oggetti che ritardano un cambiamento di stato.

Attenzione: il contenuto di queste variabili non & compatibile fra le versioni zenon 7.10 e 7.11.

6.1.2 Derivazioni da classi di unita in istanze di unita

Le proprieta delle istanze di unita e dei loro sotto-elementi sono derivate (cioe riprese) dalle proprieta
corrispondenti della rispettiva classe di unita. Questa derivazione e indicata da una freccia visualizzata
accanto alla proprieta. Le proprieta possono anche essere configurate localmente. In questo caso |l
collegamento di derivazione viene separato.

SEPARARE IL COLLEGAMENTO DI DERIVAZIONE

Il collegamento di derivazione delle proprieta puo essere separato nei modi seguenti:

» Configurazione locale:
Se si modifica una proprieta di un'istanza di unita o di uno dei suoi elementi, viene eliminato il
corrispondente collegamento di derivazione per la proprieta corrispondente dalla classe di
unita.

» Separazione tramite il comando corrispondente nel menu contestuale:
Usando il menu contestuale di una proprieta, e possibile ricollegare questa proprieta alla classe
diunita .
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DERIVAZIONE DI PROPRIETA

E possibile ristabilire il meccanismo di derivazione per quelle proprieta il cui collegamento di derivazione
e stato separato. Per fare questo, nel menu contestuale della proprieta, scegliere la voce Deriva
[proprieta] da classe di unita. Per ristabilire il collegamento di derivazione per tutte le proprieta separate,
scegliere la voce di menu Deriva tutte le proprieta della classe di unita.

MENU CONTESTUALE

Le proprieta di un‘istanza di unita e dei suoi sotto-elementi possono essere separate da quelle
corrispondenti della classe di unita o, al contrario, il loro collegamento di derivazione puo essere
ristabilito, utilizzando i comandi di un menu contestuale.

Voce Descrizione

Separa [proprieta] da classe di unita Separa la proprieta selezionata da quella
corrispondente della classe di unita da cui e
derivata.

Disponibile solo se la proprieta e derivata.

Deriva [proprieta] da classe di unita Deriva la proprieta selezionata da quella della
classe di unita di origine.

Disponibile solo se la derivazione di questa
proprieta e stata in precedenza separata e la
proprieta e stata configurata localmente.

Deriva tutte le proprieta dalla classe di unita  Deriva tutte le proprieta separate in precedenza da
quelle della loro classe di unita di origine.

Separa tutte le proprieta della classe di Separa tutte le proprieta da quelle corrispondenti
unita della classe di unita da cui sono derivate.
¥Info

Le sostituzioni vengono eseguite anche per le proprieta se le variabili sono ancora
derivate. Se queste ultime vengono maodificate per sostituzione, il collegamento di
derivazione viene separato.

6.2 Fasi

La fase € I'oggetto di esecuzione di una ricetta, e quindi il suo componente principale. Ad ogni fase nel
modulo Batch Control deve corrispondere una funzione tecnologica nel PLC.
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Esempio: si desidera riscaldare un serbatoio.

A questo scopo e necessario quanto segue:
1. I dispositivi corrispondenti: un riscaldamento nel serbatoio.

2. Un sensore di temperatura, per misurare la temperatura effettiva nel serbatoio. Collegare
questo sensore ad un PLC.

3. Un programma nel PLC che controlli il riscaldamento per assicurare che venga raggiunta la
temperatura desiderata.
Questo programma e la funzione tecnologica del PLC. Questo programma:

» Ha un parametro di input: una temperatura desiderata che viene implementata nel Batch
Control mediante un parametro di comando (A pagina: 37).

» Richiede un parametro di output: anche in questo caso, si tratta di una temperatura
desiderata che deve essere raggiunta e che viene implementata nel Batch Control come
parametro di feedback (A pagina: 38)

Per comunicare al PLC il processo di elaborazione della ricetta, sono necessarie informazioni di stato
corrispondenti da trasferite appunto al PLC. A questo scopo si utilizzano reazioni (A pagina: 49) e, per il
feedback, condizioni (A pagina: 42).

Una fase, dunque, consiste di:

Tipo Descrizione

Parametro di comando | valori impostabili che vengono inviati al PLC.
(A pagina: 37)

Parametro Return/PLC | valori di ritorno che informano il REE sullo stato della funzione
Sync (A pagina: 38) tecnologica nel PLC. Questi possono essere analizzati in condizioni e
transizioni.

Reazioni (A pagina: 49)  Gli eventi REE possono essere utilizzati, da un lato, per informare la
funzione tecnologica nel PLC sullo stato del REE, dall‘altro, per
informare |'utente su errori (per es.: timeout, valori non validi dei

parametri).
Condizioni (A pagina: Utilizzate per valutare i parametri Return/PLC Sync: viene analizzato lo
42) stato della funzione tecnologica nel PLC.
Tempi (A pagina: 47) Consentono di monitorare processi critici in termini di tempo. Se il

tempo configurato viene superato, viene attivato un evento, il cui
verificarsi puo a sua volta provocare una reazione.

CONFIGURAZIONE

Per creare una nuova fase:
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1. Selezionare I'unita, la classe di unita o l'istanza di unita per la fase.

2. Nel menu contestuale, selezionare il comando Nuova fase.

Verra visualizzata una nuova fase nella struttura ad albero della visualizzazione dettagli.

Al nodo "Fase" verra aggiunto automaticamente il sottonodo Reazioni.

¥|nfo

Se nell’Editor vengono selezionate contemporaneamente piu funzioni le cui
formule sono identiche, ma i cui parametri differiscono, il sistema non lo mettera
in evidenza colorando lo sfondo dei valori diversi.

6.2.1 Menu contestuale - Fase

MENU CONTESTUALE - FASE X

Cliccando con il tasto destro del mouse su una fase esistente, si apre un menu contestuale per la

creazione di parametri:

Parametro Descrizione

Nuovo parametro iniziale
Nuovo parametro di setpoint

Nuovo parametro Return/PLC
Sync

Sostituisci collegamenti nelle fasi

Rinomina

Elimina

Copia
Inserisci
_Esporta selezione in XML

Guida

Creazione di un nuovo parametro iniziale (A pagina: 37).
Creazione di un nuovo parametro di setpoint (A pagina: 37).

Crea un nuovo parametro Return/PLC Sync

Apre la finestra di dialogo per la sostituzione di collegamenti
(A pagina: 71) nelle fasi.

Consente di modificare il nome della fase selezionata.

Elimina la fase correntemente selezionata dopo una richiesta
di conferma.

Copia I'elemento selezionato negli appunti
Aggiunge un elemento copiato preso dagli appunti.
Esporta le fasi selezionate in un file XML.

Apre la guida online.
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6.2.2 Visualizzazione dettagli - Fase

Parametro

Nuovo parametro iniziale
Nuovo parametro di setpoint

Nuovo parametro Return/PLC
Sync

Sostituisci collegamenti

Copia

Inserisci

Elimina

Rimuovi tutti i filtri

Modifica cella selezionata

Sostituisci testo nella colonna
selezionata...

Proprieta

Guida

Descrizione

Creazione di un nuovo parametro iniziale (A pagina: 37).
Creazione di un nuovo parametro di setpoint (A pagina: 37).

Crea un nuovo parametro Return/PLC Sync nella
visualizzazione dettagli.

Apre la finestra di dialogo per la sostituzione dei
collegamenti (A pagina: 77).

Copia gli inserimenti selezionati negli appunti.

Inserisce il contenuto degli appunti. Se esiste gia un
inserimento con lo stesso nome, il contenuto viene aggiunto
come "Copia di...".

Cancella gli inserimenti selezionati dalla lista dopo una
richiesta di conferma.

Elimina tutte le impostazioni di filtro.

Apre la cella selezionata e ne consente la modifica. Il simbolo
del binocolo nella intestazione di colonna mostra quale cella
di una riga selezionata e stata aperta per abilitarne la
modifica. E possibile selezionare solamente quelle righe che
possono essere modificate.

Apre la finestra di dialogo che consente la ricerca e la
sostituzione di testi.

Apre la finestra delle proprieta.

Apre la guida online.

6.2.3 Fasi in classi di unita e in istanze di unita

Se si modificano, creano o cancellano fasi in una classe di unita, queste modifiche vengono
automaticamente riprese nelle corrispondenti istanze.
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MODIFICARE UNA FASE

E possibile modificare una fase anche nelle istanze. Se si cambia una propriet3, il collegamento di
derivazione della stessa viene separato. Ulteriori modifiche apportate alla fase nella classe di unita non
verranno piu riprese e applicate. Le modifiche locali apportate nell'istanza di unita possono essere poi
sostituite da valori derivati dalle proprieta corrispondenti della classe di unita.

Panoramica delle possibilita di modifica di proprieta di una fase in un'istanza:

Nome nel gruppo Generale --

Tutte le altre proprieta del gruppo Generale X
Tutte le proprieta del gruppo Condizioni stato transizione X
Tutte le proprieta del gruppo Errore X

Strategie di controllo attive --
Parametro di strategia di controllo --

| parametri delle strategie di controllo vengono visualizzati come
riferimento al parametro nell'istanza.

Legenda:
» X possibile

» - impossibile

FASI LOCALI

Se una fase viene creata direttamente nell'istanza di unita, e disponibile solo localmente. Questo e
indicato dalla casella di controllo attiva della proprieta Locale del gruppo Generale, da un proprio
simbolo e da un proprio colore di sfondo nella lista.

Se una fase di una classe di unita viene rinominata e questo causa un conflitto di denominazione con
una fase locale, quest’ultima viene automaticamente preceduta da un prefisso: locale n. ne un
numero progressivo; si inizia da 0.

Le fasi copiate sono sempre inserite come locali, anche se la fase originale & derivata.

Le fasi locali possono essere rinominate e cancellate. Quelle derivate possono essere cancellate e
rinominate solo a livello di classe di unita.
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COPIA E INCOLLA

Fasi, reazioni, parametri e strategie di controllo possono essere copiati da classi e istanze di unita e
inseriti in altre istanze di unita.

Per l'inserimento vale quanto segue:

»  Gli oggetti inseriti vengono sempre inseriti come copie locali. | collegamenti alle classi di unita
sono separati.

» Tutte le proprieta hanno il valore che avevano al momento della copia.

6.2.4 Durata di esecuzione

Il tempo di esecuzione viene regolato da due proprieta indipendenti I'una dallaltra. | loro valori,
dunque, non devono essere complementari.

MASSIMA DURATA DI ESECUZIONE

La Durata massima di esecuzione si riferisce a Fase disattivata e, dunque, al processo. Non ¢ legata
alla Minima durata di esecuzione.

MINIMA DURATA DI ESECUZIONE

La proprieta Minima durata di esecuzione definisce per quanto tempo zenon attende dopo la
scrittura dei parametri di comando, indipendentemente dalla verifica della condizione di transizione.
Durante I'esecuzione, il sistema verifica la massima durata di esecuzione. Se quest’ultima viene superata,
viene inizializzato un evento. Si puo collegare a questo evento una reazione. Cio accade
indipendentemente dal fatto se la fase verifica ancora la sua Condizione di fase completata, oppure
attende ancora la scadenza della Minima durata di esecuzione.

La lunghezza della Minima durata di esecuzione puo superare quella della Massima durata di
esecuzione.

ESEMPIO

» Abbiamo la fase: Inizia miscelazione. La conferma che il miscelatore e in funzione puo durare al
massimo 5 secondi, alla scadenza dei quali verra visualizzato un messaggio di errore.
Configurazione: si assegna alla proprieta Durata massima di esecuzione il valore 5 second,
con reazione corrispondente.

» Il miscelatore, pero, deve essere in funzione per 15 minuti, prima che venga eseguita la
prossima fase.
Progettazione: si assegna alla proprieta Minima durata di esecuzione il valore 75 minuti.
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Il valore della "Minima durata di esecuzione" (15 minuti) € dunque maggiore a quello della "Massima
durata di esecuzione" (5 secondi).

6.2.5 Parametro

| parametri sono l'interfaccia di comunicazione con il PLC. Sono lo strumento per inviare valori al PLC e
per rileggere valori dal PLC. Per evitare che I'utente si trovi a lavorare nel modulo Batch Control con
nomi di variabili complessi e incomprensibili, si usa un livello di astrazione. Ogni parametro consiste -
per ogni singola fase - di un nome univoco e di una descrizione. Il progettista li utilizza per descrivere a
chi crea la ricetta, oppure all'operatore, a cosa serve il parametro e quali effetti ha.

Ad una fase puo essere aggiunto un numero qualsiasi di parametri. Distinguiamo tra parametri di
comando (A pagina: 37) e parametri  Return/PLC Sync (A pagina: 38). | parametri di comando sono
ulteriormente suddivisi in parametri iniziali e parametri di setpoint. Ogni parametro puo essere
commutato in qualsiasi momento da parametro di comando a parametro Return/PLC Sync e viceversa.

Per informazioni sul comportamento dei parametri nelle strategie di controllo di un‘istanza di unita, si
veda la sezione Parametri in classi di unita e istanze di unita (A pagina: 41).

MODIFICARE VALORI A RUNTIME

Solo i parametri di comando hanno un valore configurabile. Questo setpoint puo essere configurato
come valore fisso, 0 come modificabile in ricetta.

Per configurare i valori in modo che siano modificabili a Runtime:

1. Attivare la checkbox (segno di spunta) della proprieta Valore parametro modificabile in
ricetta master.

2. Definire se anche i valori di minimo e massimo possono essere modificati.
Per farlo, attivare o disattivare la proprieta Valori limiti parametro modificabili nella ricetta
master.

3. Decidere se i parametri possono essere modificati se una fase € gia attiva.
Per farlo, attivare o disattivare la proprieta Valori parametro modificabili durante
I'esecuzione della fase

Per informazioni sulla modifica di valori a Runtime, consultare il capitolo Modifica dei parametri (A
pagina: 189).
MODIFICA DEI PARAMETRI A FASE ATTIVA

Per modificare i valori dei parametri quando la fase e attiva, attivare la proprieta Valori parametro
modificabili durante I'esecuzione della fase del gruppo Modifica parametro delle proprieta
generali del modulo Batch Control.
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Questo consente di modificare (A pagina: 47) i valori dei parametri a Runtime anche quando la fase e
attiva.

Nota: se questa proprieta e disattivata, le sequenti proprieta sono bloccate contro la modifica
nell'Editor e ignorate a Runtime:
» Inviare immediatamente modifiche di valore per i parametri

» Tempo di attesa per la conferma della modifica di valore

VALORI LIMITE PER | PARAMETRI DI COMANDO

| valori dei parametri di comando possono essere limitati con valori minimi e massimi. Solo i valori
all'interno di questo intervallo possono poi essere utilizzati a Runtime

| valori minimo e massimo per i parametri di comando possono essere impostati tramite:

» Proprieta nell'Editor:

Tramite le proprieta Valore min. e Valore max. si definiscono in modo fisso il valore minimo e
il valore massimo.

» Variabili collegate:
Tramite le proprieta Variabile per valore min. e Variabile per valore max. ¢ possibile definire

variabili che determinano dinamicamente i valori limite per il valore minimo e massimo a
Runtime.

| valori delle variabili vengono letti e applicati:
P Quando si carica una ricetta master
P Quando si ricarica una ricetta master

» Incaso di importazione XML di una ricetta master

CONFIGURARE | VALORI UTILIZZANDO PLACEHOLDER PER VARIABILI

| valori dei parametri possono essere letti anche tramite variabili. Quali variabili devono essere disponibili
a Runtime, e configurato nell'Editor tramite la proprieta Placeholder per variabile di valore
parametro.

Si applica quanto segue:

» Non e disponibile per i parametri Return/PLC Sync.
»  Non puo essere modificata per i parametri di strategie di controllo.
»  Non puo essere modificata in istanze di unita.

Per configurare i valori dei parametri utilizzando placeholder:

1. Nelle proprieta del parametro, passare alla proprieta Placeholder per variabile di valore
parametro.
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2. Inserisci un placeholder ne
E consentito utilizzare i car

3. A Runtime, assegnare una

| campo.
atteri jolly * e 2.

variabile al parametro quando si configura la ricetta master. (A

pagina: 200). Questa variabile determina il valore del parametro.

Vengono offerte solo le va

riabili che corrispondono allo schema definito nella proprieta

Placeholder per variabile di valore parametro.

Una variabile valida deve e
master.

Nota: se la proprieta Placeholder
Valore parametro e disattivata.

ssere collegata al piu tardi al momento del rilascio della ricetta

per variabile di valore parametro contiene un valore, la proprieta

6.2.5.1 Visualizzazione dettagli - Parametri

La barra degli strumenti e il menu contestuale mettono a disposizione comandi per creare e gestire i

parametri.

Parametro

Nuovo parametro iniziale
Nuovo parametro di setpoint
Nuovo parametro Return/PLC
Sync

Sostituisci collegamenti
Copia

Inserisci

Elimina

Rimuovi tutti i filtri

Modifica cella selezionata

Descrizione

Crea un nuovo parametro iniziale nella visualizzazione
dettagli.

Crea un nuovo parametro di setpoint nella visualizzazione
dettagli.

Crea un nuovo parametro Return/PLC Sync nella
visualizzazione dettagli.

Apre la finestra di dialogo per la sostituzione dei collegamenti
(A pagina: 71).

Copia gli inserimenti selezionati negli appunti.

Inserisce il contenuto degli appunti. Se esiste gia un
inserimento con lo stesso nome, il contenuto viene aggiunto
come "Copia di...".

Cancella gli inserimenti selezionati dalla lista dopo una
richiesta di conferma.

Elimina tutte le impostazioni di filtro.

Apre la cella selezionata e ne consente la modifica. Il simbolo
del binocolo nella intestazione di colonna mostra quale cella
di una riga selezionata e stata aperta per abilitarne la
modifica. E possibile selezionare solamente quelle righe che
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Parametro Descrizione

possono essere modificate.

Sostituisci testo nella colonna Apre la finestra di dialogo che consente la ricerca e la
selezionata sostituzione di testi.

Proprieta Apre la finestra delle proprieta.

Guida Apre la guida online.

6.2.5.2 Parametro di comando

| parametri di comando trasferiscono informazioni e valori al PLC. Si distingue fra:

»  Parametri iniziali: parametri di comando che vengono settati prima dell’evento di awvio.
Trasferiscono le informazioni che devono essere salvate nel PLC prima di impostare
I'interblocco di ingresso, ad esempio, quale strategia di controllo (A pagina: 65) viene eseguita.

»  Parametri di setpoint. parametri di comando che vengono inviati dopo I'interblocco di ingresso
quando viene esequita la fase.

| parametri di comando contengono i valori impostabili da trasferire al PLC. Parametro iniziale e
parametro di setpoint vengono scritti nel PLC in modalita sicura (A pagina: 283). Una descrizione
dettagliata si trova nel capitolo: Processo di elaborazione di una fase in dettaglio (A pagina: 275).

| parametri di comando possono essere utilizzati anche in transizioni (A pagina: 42), condizioni (A
pagina: 42) e reazioni (A pagina: 49). | parametri iniziali e quelli di setpoint possono essere collegati alla
stessa variabile. Se ne tiene conto nel processo di convalida dell’'uso multiplo di una variabile.

| parametri di comando hanno una serie di proprieta che possono essere configurate nella finestra delle
proprieta. Si applica quanto segue:

»  Ogni parametro deve essere collegato ad una variabile.
» |l tipo di dati della variabile deve corrispondere al tipo di dati del parametro.

» Ivalori limite del parametro devono rientrare nei limiti di setpoint della variabile.
In caso contrario, durante la convalida vengono emessi messaggi di errore.

Nota sulla proprieta Valore parametro modificabile in ricetta master: con questa proprieta si
stabilisce se il valore del parametro di comando potra essere modificato o meno da chi crea la ricetta
master. Se, ad esempio, si vuole che i parametri relativi ai macchinari non siano modificabili nella ricetta,
ma predefiniti in modo fisso, si deve disattivare questa proprieta.
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CONFIGURAZIONE

Per creare un nuovo parametro di comando:
1. Selezionare la fase desiderata.

2. Nel menu contestuale, selezionare il comando Nuovo parametro iniziale, oppure Nuovo
parametro setpoint.

3. Viene creato un nuovo parametro di comando nella visualizzazione dettagli.

NOTA SULLA COMPATIBILITA:

Se i file Runtime vengono creati per zenon 7.10 versioni successive, i parametri iniziali e i parametri di
setpoint vengono trattati nuovamente come parametri di comando. | parametri di comando di zenon
7.10 o di versioni precedenti, vengono tutti convertiti in parametri di setpoint.

6.2.5.3 Parametri Return/PLC Sync

| parametri Return/PLC Sync contengono i valori di feedback con cui la funzione tecnologica comunica il
suo stato al REE. Il valore viene normalmente impostato dal PLC e analizzato dal REE. | parametri
Return/PLC Sync possono essere analizzati in transizioni (A pagina: 42) e condizioni (A pagina: 42).

Possono essere utilizzati anche in reazioni (A pagina: 49). In questo caso, vengono applicati i valori
configurati nel parametro Return/PLC-Sync. A tal fine, li si deve collegare come parametri di
destinazione alle voci Assegna parametro e Impostazione parametro di setpoint delle proprieta
della reazione.

CONFIGURAZIONE

Per creare un nuovo parametro Return/PLC Sync:

1. Selezionare la fase desiderata per la quale si desidera creare un nuovo parametro Return/PLC
Sync.

2. Nel menu contestuale, scegliere il comando Nuovo parametro Return/PLC Sync.

3. Verra creato un nuovo parametro di comando nella visualizzazione dettagli.

6.2.5.4Esempio di parametro di stato

Per poter comunicare con il PLC, normalmente sono necessari due parametri di stato:
» Unoin direzione di scrittura e

P Unoin direzione di lettura
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La variabile alla base di questi parametri dovrebbe avere un tipo di dati numerico, come USINT o UINT.
Si raccomanda di eseguire entrambi i parametri come parametri Return/PLC Sync.

¥|nfo

A prima vista, cio potrebbe sembrare illogico per quello che riguarda i comandi in
direzione di scrittura; in realta non lo e, per la seguente ragione: Durante
I'esecuzione della fase, vengono trasferiti sempre tutti i parametro di comando.
Questi ultimi saranno poi visibili nella lista dei parametri di comando, dove
potrebbero essere modificati accidentalmente. Questo perd non ha senso per un
comando destinato al PLC. Non si tratta semplicemente di comunicare un singolo
valore come comando al PLC, ma di trasferire lo stato della fase nella ricetta.

Soprattutto quando si scrivono i parametri di comando, ha senso non solo informare il PLC della
scrittura stessa, ma anche comunicare lo stato quando tutti i valori sono stati scritti e il PLC puo dunque
iniziare ad elaborare la funzione tecnologica.

Per fare questo, si consiglia di utilizzare la reazione all’evento Fine scrittura parametri di setpoint.
Quando si risponde ad un evento, e anche possibile scrivere valori su un parametro Return/PLC Sync.
Proprio per questa ragione e ragionevole e consigliabile utilizzare per entrambi i parametri di stato dei
parametri Return/PLC Sync.

Ecco un esempio dei valori che i parametri possono assumere:

PARAMETRO DI STATO IN DIREZIONE DI SCRITTURA (VERSO IL SPS): COMANDI

Valore Nome dell’evento

0
1

5-9
10
17
12

13

Non definito
Fase avviata
Fine scrittura parametri di setpoint

Fase terminata: condizione di transizione soddisfatta e Minima durata di
esecuzione raggiunta (nel caso questa proprieta sia stata configurata)

Fase disattivata

Reserve

Modifica stato: sospensione in corso
Madifica stato: continua

Madifica stato: in corso

Modifica stato: riavvia
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Valore Nome dell’evento

14 Modifica stato: arresta

15 Mcadifica stato: in annullamento

16-19 Reserve

20 Modifica modalita: automatico

21 Modifica modalita: semiautomatico

22 Modifica modalita: manuale

23-29 Reserve

30 "Termine Runtime " avviato

37 Restart Runtime

32 Assegnazione unita non possibile

33 Superato tempo limite di attesa assegnazione unita
34 Interblocco di ingresso bloccato

35 Superato tempo limite di attesa per interblocco di ingresso
36 Superata durata massima di esecuzione

37 Superato tempo di attesa per condizione successiva
38 Fase avviata piu volte

Il significato esatto degli eventi si trova nel capitolo Tipo di evento (A pagina: 52).

Per ogni inserimento della tabella, creare nella fase una reazione corrispondente per scrivere il valore
dello stato.

Suggerimento: utilizzare per tutte le fasi le stesse denominazioni parametri, ad es: StatoFase. In
questo modo sara sufficiente configurare le reazioni per una sola fase, per poi trasferirle a tutte le altre
fasi via Copy & Paste. Naturalmente & anche possibile copiare i parametri. In questo caso, pero, non
dimenticate di impostare correttamente le variabili. Queste ultime, infatti, devono corrispondere alla
rispettiva fase.

PARAMETRI IN DIREZIONE DI LETTURA (DAL PLC): VALORI DI FEEDBACK

Valore Descrizione Collegato nella proprieta

0-1 non definito

2 Funzione tecnologica completata Condizione di fase completata
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Valore Descrizione Collegato nella proprieta

3-9
10
17
12
13
14

15

Collegare i valori ad una formula nella relativa proprieta.

Reserve

Funzione tecnologica in pausa

Reserve

Funzione tecnologica interrotta
Funzione tecnologica riavviata

Funzione tecnologica stoppata

Funzione tecnologica annullata

In pausa

Fermato
Riavviato
Stoppato

Annullata

Suggerimento: e possibile copiare le formule e modificare solo il rispettivo valore. Se si esegue questa
impostazione all'inizio della parametrizzazione della prima fase, sara poi possibile copiare I'intera fase e

quindi disporre di queste impostazioni in tutte le fasi.

6.2.5.5Parametri in classi di unita e istanze di unita

Quanto segue si applica ai parametri delle fasi di una classe di unita:

4

Se un parametro viene creato, cancellato o rinominato in una fase della classe di unita, questa

modifica viene ripresa nelle istanze di unita collegate.

Un parametro creato in una fase di un'istanza di unita & un parametro locale. E contrassegnato
da un colore di sfondo proprio nella visualizzazione dettagli e negli elenchi di selezione. Non
ha nessun collegamento a una classe di livello superiore ed € configurato localmente. Cio viene
segnalato visivamente dalla casella di controllo attivata della proprieta Locale.

Molte proprieta dei parametri collegati possono essere sovrascritte localmente.

Non possono essere sovrascritti:
Nome
Tipo

Tipo di dati parametro

v v Vv Vv v Vv

Placeholder per variabile di valore parametro

Valore parametro modificabile in ricetta master

Valori limiti parametro modificabili nella ricetta master

Se un parametro viene rinominato in una classe di unita e il nome corrisponde ad un
parametro locale, quest’ultimo viene automaticamente rinominato. In questo modo si preserva

l'unicita dei nomi dei parametri.
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Schema di rinomina: locale <n> <Nome originale>
Esempio: Parametro diventa locale 0 Parametro.

» Se un parametro viene copiato e incollato da un'istanza, perde qualsiasi collegamento esistente
a una classe. E sempre locale.

» Solo i parametri creati localmente possono essere rinominati o cancellati in un'istanza di unita.

» Quando si compila per il Runtime, ogni parametro derivato eredita i valori configurati nella
classe di unita per tutte le proprieta associate a una classe. A Runtime, il parametro ha
esattamente quei valori che sono stati visualizzati nell'Editor.

6.2.6 Condizioni

Le condizioni sono utilizzate per informare il REE sullo stato della funzione tecnologica nel PLC. L'analisi
delle condizioni avviene sempre tramite formule, che vengono create nell’Editor delle formule (A
pagina: 314).

Suggerimento: usare un solo parametro di stato (parametro Return/PLC Sync) che assume valori
diversi per comunicare lo stato della funzione tecnologica nel PLC alla fase. Un esempio si trova nel
capitolo Esempio di parametri di stato (A pagina: 38).

CONFIGURAZIONE

Per configurare la formula di una condizione:
1. Cliccare sulla fase corrispondente.

2. Nelle proprieta, selezionare le condizioni desiderate nei nodi Generale, Condizioni stato
transizione o Condizioni per i comandi.

3. Cliccare nel campo per il valore, oppure sul pulsante ... .
Verra aperto I'Editor delle formule.

4. Definire la formula (A pagina: 314) per la condizione.

Nota: il pendant delle condizioni sono le reazioni (A pagina: 49). Queste vengono utilizzate per
trasferire lo stato di esecuzione alle funzioni tecnologiche del PLC.

6.2.6.1 Generale

Sono a disposizione le seguenti condizioni generali:

Condizione Descrizione

Interblocco di ingresso Con un interblocco di ingresso, una fase non viene esequita a
Runtime finché non & soddisfatta la condizione per I'interblocco
di ingresso.
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Condizione Descrizione

L'interblocco di ingresso viene configurato tramite la proprieta
Interblocco di ingresso.

L'Editor delle formule (A pagina: 314) viene utilizzato per definire
la condizione che deve essere soddisfatta.

Per la formula vale quanto segue:

» Laformula puo essere costituita da uno o piu parametri di
comando e/o parametri Return/PLC Sync della fase.

»  E possibile utilizzare sia il valore che lo stato delle variabili.
»  Restituisce come risultato TRUE o FALSE.
A Runtime la condizione puo essere visualizzata, ma non
modificata. Il tempo di attesa per I'interblocco di ingresso e

configurato con la proprieta Tempo di attesa per interblocco
di ingresso.

L’esecuzione di una fase inizia quindi non appena sono
soddisfatte le seguenti condizioni:

» Lafase e attiva.

» [ stato possibile occupare |'unita.

» Un'altra istanza della fase non € gia in esecuzione.
» Tutte le variabili richieste hanno ricevuto un valore.

»  E soddisfatto l'interblocco di ingresso (se ne & stato
configurato uno).

Nota: informazioni relative al comportamento di un interblocco
di ingresso si trovano anche nel capitolo Processo di
elaborazione di una fase in dettaglio (A pagina: 275).

Condizione di fase Definisce la condizione per il cambio fase.

completata o o S o
Dopo che ¢ riuscito il processo di scrittura di tutti i parametri di

setpoint, una fase analizza la condizione di fase completata. La
fase potra essere conclusa e ripresa I'esecuzione della ricetta
solo se questa e soddisfatta. Quest’ultima viene configurata
tramite la proprieta Condizione di fase completata.

La condizione da soddisfare viene definita utilizzando I'Editor
delle formule.

Per la formula vale quanto segue:
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Condizione Descrizione

» Laformula puo essere costituita da uno o piu parametri di
comando e/o parametri Return/PLC Sync della fase.

» E possibile utilizzare sia il valore che lo stato delle variabili.

» Restituisce come risultato TRUE o FALSE.
La formula:

A Runtime la condizione puo0 essere visualizzata, ma non
modificata. Il tempo di attesa per la condizione di fase
completata viene configurato tramite la proprieta Durata
massima di esecuzione.

6.2.6.2 Condizioni per stato transitorio

Se un comando come “Metti in pausa” viene inviato ad una fase durante I'esecuzione, la fase stessa non
passa immediatamente allo stato corrispondente (/In pausa), ma al cosiddetto stato transitorio
(Sospensione in corso). La fase rimane in questo stato fino a quando il comando non ¢ stato confermato
- fino a quando la condizione per lo stato transitorio e soddisfatta.

Le condizioni di transizione sono definite con parametri collegati a variabili. Queste condizioni
determinano quando la fase cambia stato.

Il cambio di stato viene posticipato finché:
»  Ogni variabile ha un valore.
» Laformula e TRUE.

» Nessuna variabile ha lo stato “disturbato”.
Se non e stata definita nessuna condizione, il cambio di stato e consentito sempre.

Tutte le variabili per il cambio di stato vengono richieste nell’advising delle variabili in modo da ottenere
un valore il piu velocemente possibile. Il valore di una variabile che determina il cambiamento di stato
viene letto quando si passa allo stato transitorio. Per essere riconosciuto, un eventuale impulso deve
assumere il valore TRUE entro il tempo di attesa impostato.

Nota: alla chiusura del Runtime, il sistema non attende la variabile per il cambio di stato da Arresta a
Stoppato, perché in questo momento tutte le variabili sono gia disattivate.

CONDIZIONI

E possibile definire una formula per la condizione.

Per la formula vale quanto segue:

44359



» Laformula puod essere costituita da uno o piu parametri di comando e parametri Return/PLC
Sync della fase.

» E possibile utilizzare il valore e lo stato delle variabili.

Le condizioni sono disponibili per i seguenti stati:

In pausa Condizione per il passaggio da messa in pausa a in
pausa.

Fermato Condizione per il passaggio da in corso a fermato.

Riavviato Condizione per il passaggio da riavvio a avviato.

Stoppato Condizione per il passaggio da arresta a stoppato.

Annullata Condizione per il passaggio da in annullamento a
annullato.

Condizione di uscita Modalita per uscire da una fase. Se questa

condizione & soddisfatta, il passaggio di
esecuzione attivo al momento viene interrotto e si
esce dalla fase. | dettagli a questo proposito si
trovano nel capitolo Uscire da una fase (A pagina:
281).

6.2.6.3 Condizioni per i comandi

E possibile utilizzare condizioni per comandi di fase e comandi di ricetta (A pagina: 260) per attivare
comandi non solo tramite I'interfaccia utente, ma anche tramite modifica dei valori delle variabili. In
questo modo e possibile una pianificazione di progetto molto flessibile.

| comandi di fase si riferiscono sempre alla fase in cui sono configurati, i comandi di ricetta alla ricetta in
Cui e attiva la fase.

Le formule sono verificate nelle fasi attive. Se il primo controllo di una formula restituisce il valore TRUE,
o un controllo successivo vede il passaggio da FALSE a TRUE, i comandi vengono attivati. Il comando
viene attivato indipendentemente dal fatto che il esso possa essere eseguito o meno. Ad esempio, se un
comando di fase viene inviato mentre la ricetta e in pausa, non puo essere eseguito e viene scartato.

Se piu comandi di una condizione vengono attivati simultaneamente, possono sovrascriversi I'uno con
I'altro.

Se un comando viene attivato sulla base della formula ed eseguito con successo, viene scritta una voce
nella CEL.
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Procedura di verifica:

»

Riawvio:

Se il riavvio viene esequito prima dell'attivazione di un evento di partenza (Start Event), il
controllo della formula non e attivo dopo il riavvio fino all'attivazione dell'evento di partenza. Se
la fase viene riavviata dopo I'evento di partenza (Start Event), il controllo delle formule & attivo
dall'inizio. In questo caso, si ricomincia dall'inizio: | valori iniziali possono quindi attivare
comandi.

Errore di comunicazione:

Mentre e presente un errore di comunicazione, le formule non vengono controllate. La verifica
non viene riavviata finché I'errore di comunicazione non é stato riconosciuto. In questo caso, si
ricomincia dall'inizio: I valori iniziali possono quindi attivare comandi.

Ordine di verifica e condizioni di annullamento:

Vengono sempre controllate tutte le formule.

Questo significa: se la modifica di un valore restituisce TRUE in piu formule, i comandi vengono
attivati per tutte queste formule. Se cio provoca una modifica dello stato di esecuzione della
fase, la verifica viene interrotta a questo punto.

Ordinamento:

Le formule per i comandi vengono verificate dopo i controlli di errore, ma prima delle altre
formule.

Questo significa: se si verifica un errore di comunicazione, la modifica dello stesso valore non
puo attivare un comando, poiché il controllo viene interrotto in precedenza.

La combinazione dei modelli di comportamento sopra definiti significa: se una modifica di valore fa
scattare un comando e il comando viene accettato ed eseguito e la condizione da controllare (ad es.
blocco d'ingresso, condizione di fase completata o condizione per un cambiamento di stato) passa
TRUE, la condizione successiva non viene piu verificata. Il controllo viene proseguito con il nuovo stato.

CONDIZIONI
Per questa condizione per comandi di fase e comandi di ricetta, & possibile definire una formula (A
pagina: 314):
Fase in pausa Condizione per mettere in pausa la fase.
Riprendi fase Condizione per riprendere la fase.
Ferma fase Condizione per fermare la fase.
Riavvia fase Condizione per riawviare la fase.
Ricetta in pausa Condizione per mettere in pausa la ricetta.
Continua ricetta Condizione per riprendere la ricetta.
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Comando Descrizione

Ferma ricetta Condizione per fermare la ricetta.
Riavvia ricetta Condizione per riavviare la ricetta.
Stop ricetta Condizione per lo stop della ricetta.
Annulla ricetta Condizione per annullare la ricetta.

6.2.6.4Tempo di attesa

Chi crea la ricetta puo definire dei tempi di attesa. La configurazione di tempi di attesa (timeout)
impedisce che processi critici dal punto di vista temporale durino troppo a lungo a causa del verificarsi
di eventi non previsti. Se la condizione non viene soddisfatta entro il tempo di attesa definito, viene
inizializzato un evento corrispondente (A pagina: 52). Tramite le reazioni (A pagina: 61) si puo reagire ad
un evento e influenzare il processo di elaborazione di una ricetta.

Per tutti i tempi di attesa vale quanto segue:
»  Seviene impostato 0T 00:00:00 come tempo dattesa, |'evento non viene inizializzato.

» Il tempo di attesa scorre indipendentemente dallo stato della ricetta (cioe, per es.. anche in caso
di Ricetta in pausa) e anche in caso di chiusura o riavvio del Runtime.

» Sesiferma una fase e poi la si riawia, il timeout verra riavviato (comincera da zero).
» Se una fase viene eseguita piu volte, ogni volta il timeout comincia da zero.

» Intempidi attesa in quanto tali non influenzano il processo in nessun modo. Servono
solamente a generare un evento. La reazione deve essere definita nell’evento. Dopo che
I'evento e stato inizializzato, il sistema continua ad attendere che la condizione venga
soddisfatta.

6.2.7 Modifica di valore durante I'esecuzione

| valori dei parametri iniziali e dei parametri di setpoint possono essere elaborati e trasmessi al PLC tra
I'inizio della scrittura e la verifica dell'interblocco di ingresso o della condizione di fase completata. |
valori modificati possono essere inviati immediatamente o collettivamente a Runtime (A pagina: 283).

CONFIGURAZIONE

Per modificare i valori durante I'esecuzione di una fase:

1. Nell'Editor, attivare la proprieta Valori parametro modificabili durante I'esecuzione della
fase.

47| 359



2.

Decidere se i valori devono essere trasferiti immediatamente, o collettivamente dopo conferma.

TRASFERIRE | VALORI IMMEDIATAMENTE

Per trasferire i valori immediatamente:

1.
2.

Nella fase, passare al gruppo di proprieta Modifica di valore durante |'esecuzione.

Attivare la checkbox (segno di spunta) della proprieta Inviare immediatamente modifiche di
valore per i parametri.

Questo disattiva automaticamente la proprieta Tempo di attesa per la conferma della
modifica di valore.

Configurare gli eventi richiesti:

»  Parametro iniziale modificato durante l'esecuzione

»  Parametro di setpoint modificato durante il processo
»  Scrittura del parametri iniziali modificati completata
>

Scrittura dei parametri di setpoint modificati completata

Le variazioni di valore non devono essere confermate a Runtime. Se una fase si trova nel passaggio di
elaborazione corrispondente (controllo dell'interblocco d'ingresso o controllo della condizione di fase
completata), i valori modificati dei parametri iniziali o dei parametri di setpoint vengono trasmessi
immediatamente dopo la modifica. In caso di una nuova scrittura, nel tooltip vengono visualizzati un
simbolo e le informazioni corrispondenti.

TRASFERIRE | VALORI COLLETTIVAMENTE

| valori modificati possono anche essere inviati collettivamente e manualmente al PLC cliccando su un
pulsante.
Per trasferire i valori collettivamente:

1.

2.

Nella fase, passare al gruppo di proprieta Modifica di valore durante I'esecuzione.
Disattivate la proprieta Inviare immediatamente modifiche di valore per i parametri

Configurare la proprieta Tempo di attesa per la conferma della modifica di valore.

In questo modo si determina quanto tempo puo trascorrere tra la prima modifica di un
parametro e il trasferimento dei valori tramite clic su un pulsante a Runtime. Trascorso il tempo
di attesa, viene attivato un evento corrispondente. Questo indica all'operatore che i valori
modificati non sono ancora stati trasmessi.

Il valore O significa: nessun tempo di attesa.

Configurare gli eventi richiesti:
P  Parametro iniziale modificato durante l'esecuzione
»  Parametro di setpoint modificato durante il processo

»  Scrittura dei parametri iniziali modificati completata
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»  Scrittura dei parametri di setpoint modificati completata
» Tempo di attesa per la conferma della modifica del valore dei parametri iniziali superato
» Tempo di attesa per la conferma della modifica del valore dei parametri di setpoint superato

5. Progettare nellimmagine il pulsante Conferma le modifiche.

Nota: se i valori dei parametri vengono modificati durante I'esecuzione della ricetta, viene segnalato da
un simbolo visualizzato presso la fase. Finché i valori modificati non sono stati confermati tramite il
pulsante Conferma le modifiche, essi non saranno applicati alle variabili. Cid puo portare al blocco
dell'esecuzione della fase.

FUNZIONAMENTO A RUNTIME

Nella scrittura dei parametri si tiene conto dell'impostazione della proprieta Valori parametro
modificabili durante I'esecuzione della fase.

Se una fase e ancora in fase di validazione mentre viene esequita, i valori dei parametri possono essere
modificati indipendentemente dall'impostazione di questa proprieta.

Impostazione della checkbox Valori parametro modificabili durante I'esecuzione della fase:
> Attiva:

» Elenco dei parametri nell'immagine: La Keyboard viene aperta. sono possibili modifiche
nella finestra di dialogo per la modifica dei parametri.

» Finestra di dialogo "Modifica fase”: sono possibili modifiche nella finestra di dialogo per la
modifica dei parametri.

» Non attiva:

» Elenco dei parametri nell'immagine: la Keyboard non viene aperta. la finestra di dialogo per
la modifica dei parametri e protetta da scrittura.

» Finestra di dialogo "“Modifica fase”: la finestra di dialogo per la modifica dei parametri e
protetta da scrittura.

6.2.8 Reazioni

Le reazioni sono oggetti centrali che consentono di influenzare il processo di elaborazione della ricetta e
comunicare con il PLC. Le reazioni si basano sempre su eventi. Si puo trattare di eventi del REE (per es.:
Fase avviata), o di eventi generali (per es. "Termina Runtime " avviato).

Con I'ausilio di reazioni:

» Ad esempio, si comunica al PLC quando una fase e stata avviata o terminata nel REE e quando
tutti i parametri di comando sono stati trasferiti.
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» Sitrasferisce lo stato della fase al PLC. In caso contrario, il PLC non ha disporrebbe di
informazioni sul processo di elaborazione della ricetta.

Esempio: se si arresta il REE oppure la fase, viene inizializzato I'evento Modifica stato: arresta. E
possibile utilizzare una reazione per trasferire questa modifica di stato al PLC come impostazione di
valore. Solo in sequito il PLC potra reagire e arrestare la funzione tecnologica. Un esempio si trova nel
capitolo Esempio di parametri di stato (A pagina: 38).

Nota: Il pendant delle reazioni sono le condizioni (A pagina: 42). Il REE utilizza le reazioni per reagire ai
cambiamenti di stato della funzione tecnologica.

6.2.8.1 Menu contestuale - Reazioni - Struttura ad albero delle unita
Nuova reazione Crea una nuova reazione nella visualizzazione dettagli.

Sostituire collegamenti Apre la finestra di dialogo che consente di sostituire i
collegamenti (A pagina: 71).

Incolla Inserisce il contenuto degli appunti. Se esiste gia un
inserimento con lo stesso nome, il contenuto viene aggiunto
come "Copia di...".

Guida Apre la guida online.

6.2.8.2Barra degli strumenti e menu contestuale - Visualizzazione dettagli

Nuova reazione Crea una nuova reazione nella visualizzazione dettagli.

Ordine di esecuzione: prima Per reazioni dello stesso tipo:
cliccando su questo pulsante la reazione avanza di un
posto nell’'ordine di esecuzione.

Ordine di esecuzione: dopo Per reazioni dello stesso tipo:
cliccando su questo pulsante la reazione retrocede di un
posto nell‘ordine di esecuzione.

Ordine di esecuzione: cambia Attivo solamente se sono selezionate
contemporaneamente solo due reazioni (non di piu).
Cliccando su questo pulsante le due reazioni si
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scambiano il posto nell’'ordine di esecuzione.

Sostituisci i link degli elementi Apre la finestra di dialogo che consente di sostituire i
selezionati con un nuovo link collegamenti (A pagina: 71).

Copia Copia gli inserimenti selezionati negli appunti.

Incolla Inserisce il contenuto degli appunti. Se esiste gia un

inserimento con lo stesso nome, il contenuto viene
aggiunto come "Copia di...".

Elimina Cancella gli inserimenti selezionati dalla lista dopo una
richiesta di conferma.

Rimuovi tutti i filtri Elimina tutte le impostazioni di filtro.

Modifica cella selezionata Apre la cella selezionata e ne consente la modifica. I
simbolo del binocolo nella intestazione di colonna
mostra quale cella di una riga selezionata e stata aperta
per abilitarne la modifica. E possibile selezionare
solamente quelle righe che possono essere modificate.

Sostituisci testo nella colonna Apre la finestra di dialogo che consente la ricerca e la
selezionata sostituzione di testi.

Proprieta Apre la finestra delle proprieta.

Guida Apre la guida online.

6.2.8.3 Configurazione
Quando si crea una nuova fase, viene creato automaticamente il nodo reazioni. In questo nodo puod
essere creato un numero qualsiasi di reazioni. Per creare una nuova reazione:
1. Cliccare sul nodo Reazioni con il tasto destro del mouse.
2. Nel menu contestuale, selezionare il comando Nuova reazione
Verra creata una nuova reazione nella visualizzazione dettagli.

Viene creato automaticamente un Nome reazione. Personalizzarlo se necessario. Questo
nome deve essere unico all'interno di ogni fase.

3. Nella visualizzazione dettagli, cliccare sull'inserimento nella colonna Evento.
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4. Selezionare |'evento desiderato dal menu a tendina e definire le reazioni (A pagina: 61)
desiderate nella finestra delle proprieta.

Per ogni evento e possibile configurare piu reazioni. Queste vengono eseguite secondo la sequenza
configurata. Reazioni dello stesso tipo possono essere ordinate tramite la barra degli strumenti o il
menu contestuale (A pagina: 50).

REGOLE DI CONFIGURAZIONE

» Sono possibili diverse reazioni per ogni evento. Queste vengono eseguite secondo la sequenza
configurata.

» Le variabili di tutti i parametri sono registrate sul driver per la lettura. Se per una reazione e
necessario un valore, ma questo non e ancora disponibile o disturbato, verra scritto il valore di
sostituzione. | valori vengono scritti senza conferma di scrittura.

»  Alcune reazioni vengono inizializzate una sola volta nel corso del processo di elaborazione di
una ricetta, per esempio i timeout. Se si riavvia la fase, anche queste reazioni vengono attivate
di nuovo, se necessario.

FUNZIONAMENTO A RUNTIME

Per ogni reazione e possibile configurare una serie di azioni (per es. Impostazione parametro di
setpoint, Funzione, Assegna parametro o Influenza sulla ricetta) nel gruppo delle proprieta
Reazioni. Ad esempio, per cambiare la modalita REE dopo un riavvio del Runtime o per eseguire un
comando REE durante la scrittura dei parametri del comando.

A questo proposito, tenere presente quanto segue:

P L'esecuzione di queste azioni puo essere soppressa da altri eventi a Runtime.
Ad esempio, lo stato della fase puo impedire I'esecuzione di un'azione.

»  Piu reazioni diverse vengono elaborate internamente nello stesso ciclo di esecuzione. Tuttavia,
e consentito un solo comando REE per ciclo. Di regola, viene eseguito I'ultimo comando REE.

Nota: le azioni delle reazioni vengono registrate nella CEL, a patto che sia stata attivata la proprieta
Crea inserimento CEL nelle proprieta della reazione in questione. System viene inserito come utente.

6.2.8.4Eventi

Ogni reazione si basa su un evento. Quest'ultimo e impostato per la reazione tramite la proprieta
Evento. E possibile assegnare un numero qualsiasi di Reazioni allo stesso evento. L'ordine in cui
vengono eseguite le reazioni viene determinato nella visualizzazione dettagli.

Se una reazione e configurata in modo errato, il nome dell'evento viene visualizzato quando le ricette
vengono convalidate.
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Sintassi: (Nome evento.x) Dove Nome evento corrisponde a Evento. x e una cifra che indica la posizione
nell'ordine di esecuzione.

EVENTI IN CASO DI RIAVVIO

Le reazioni Fase attivata e Fase avviata vengono attivate sempre solo una volta. Quando la fase viene
riavviata (dopo un arresto), queste reazioni non vengono attivate nuovamente. Se & vero che il processo
di elaborazione della fase ricomincia, essa perd non e stata eseguita completamente.

In modo analogo, la reazione Fase disattivata verra inizializzata solo dopo che una fase € stata
terminata e non dopo un riawvio.

La reazione Fase avviata viene inizializzata quando sono stati eseguiti I'assegnazione dell’unita e |l
parallelo rilevamento di esecuzione. Se, in caso di riavvio, la procedura non ha ancora superato questo
rilevamento, la reazione viene inizializzata dal comando Riavvia. Se la procedura € gia oltre, invece, la
reazione verra eseguita di nuovo.

CONSENTI ESECUZIONE PRIMA DI "FASE AVVIATA"

Per le reazioni, e possibile configurare se queste devono essere eseguite anche se l'evento Fase avviata
non e stato ancora attivato. Questo puo essere impostato con la proprieta Consenti esecuzione prima
dello Start Event. Questa proprieta e disponibile solo per reazioni il cui evento puo verificarsi sia prima
che dopo I'evento iniziale (start event). Per eventi che possono verificarsi solo prima o dopo
quest’ultimo, la proprieta e disabilitata. In questo caso, il valore viene impostato automaticamente in
base al tipo di evento. Per i dettagli, vedere le tabelle con gli eventi.

Si noti che nessun comando deve essere inviato al PLC prima dell'evento Fase avviata. In caso contrario,
puo accadere che I'esecuzione del programma PLC venga involontariamente influenzata, ad esempio,
quando viene avviata un'istanza della fase mentre viene eseguita un'altra istanza della stessa fase.

EVENTI PER REAZIONI

E possibile selezionare i sequenti eventi dal menu a tendina:

CLASSI DI UNITA

Questi eventi sono disponibili solo nelle fasi delle classi di unita.

Evento Descrizione Consenti
esecuzione

prima dello
Start Event

Placeholder non collegato a Si attiva se una fase-placeholder non e Sempre
istanza collegata ad un'istanza di unita al momento
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Descrizione

Consenti
esecuzione

prima dello

Superato tempo massimo di
attesa per assegnazione di
istanza

PROCEDURA

Eventi in elaborazione.

Evento

Fase attivata

Assegnazione unita non
possibile

Scrittura parametro iniziale
completata

Parametro iniziale modificato
durante ['esecuzione

Scrittura dei parametri iniziali
modificati completata

Parametro iniziale modificato
durante ['esecuzione

Fase avwviata

dell'esecuzione.

Si attiva quando il tempo di attesa per il
collegamento di un'lstanza di unita & stato
superato.

Descrizione

E il primo evento inizializzato.

Viene inizializzato quando non ¢ stato
possibile assegnare I'unita al primo tentativo.

Si attiva quando tutti i parametri iniziali sono
stati trasmessi con successo al PLC.

Si attiva quando il valore di un parametro
iniziale viene modificato durante il controllo
dell'interblocco di ingresso.

Si attiva quando i parametri iniziali modificati
sono stati trasmessi con successo al PLC.

Si attiva quando il valore di un parametro
iniziale viene modificato durante il controllo
dell'interblocco di ingresso.

Si attiva dopo che i parametri iniziali sono stati

scritti.

Con questo evento si informa il PLC che la
fase e stata avviata nel REE e che i parametri

di comando saranno probabilmente trasferiti a

breve.

Start Event

Sempre

Consenti
esecuzione

prima dello
Start Event

Sempre

Sempre

Sempre

Configurabile

Configurabile

Configurabile
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Consenti
esecuzione

Descrizione

prima dello

Interblocco di ingresso
bloccato

Verifica interblocco di ingresso
riuscita

Fine scrittura parametri di
setpoint

Parametro di setpoint
modificato durante il processo

Scrittura dei parametri di
setpoint modificati completata

Condizione di fase completata
soddisfatta

Start Event

Altri eventi possono essere eseguiti prima di
questo evento se la proprieta Consenti
esecuzione prima dello Start Event ¢ stata
attivata per I'evento in questione. Per i dettagli
vedere la sezione Consenti esecuzione prima
di "Fase avviata”.

Si attiva quando l'interblocco d'ingresso e Mai
bloccato (FALSE) durante il controllo iniziale

(dopo la scrittura dei parametri iniziali).

Ha senso solo se e stata configurata la
proprieta Interblocco di ingresso.

Si attiva non appena l'interblocco diingresso ~ Mai
viene superato (formula per l'interblocco di

ingresso = TRUE).

Ha senso solo se e stata configurata la
proprieta Interblocco di ingresso.

Viene inizializzato quando tutti parametri di Mai

comando sono stati trasferiti.

Suggerimento: utilizzare questo evento per
informare il PLC che la fase ha trasferito tutti i
parametri di comando e che il PLC puo
avviare |'elaborazione della funzione
tecnologica.

Si attiva quando il valore di un parametro di Mai
setpoint viene modificato durante il controllo

della condizione di fase completata.

Si attiva quando i parametri di setpoint Mai
modificati sono stati trasmessi con successo al

PLC.

Si attiva quando la fase e stata completata Mai
(formula per la condizione di fase completata

= TRUE).
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Descrizione

Consenti
esecuzione
prima dello

Fase disattivata

ERRORI DI ESECUZIONE

Si attiva quando la fase e disattivata,
indipendentemente dal fatto che sia stata
eseguita con successo, arrestata o annullata.

Eventi relativi ad errori di esecuzione.

Evento

Errore di convalida

Fase avviata piu volte

Superato tempo limite di
attesa assegnazione unita

Tempo di attesa per la
conferma della modifica del
valore dei parametri iniziali
superato

Superato tempo limite di
attesa per interblocco di
(ngresso

Descrizione

Dopo l'attivazione di una fase, ne vengono
controllati i parametri. Se la configurazione
non ¢ valida (ad es. valore al di fuori dei limiti),
I'evento “Errore di convalida” viene attivato e
I'esecuzione della fase viene interrotta fino alla
correzione dell'errore.

Una fase puo essere attiva solo una volta.

Se viene attivata un'istanza di una fase mentre
e gia attiva un'altra istanza della stessa fase,
viene attivato questo evento e I'esecuzione
della fase viene fermata finché I'altra fase non
viene disattivata.

Si attiva allo scadere del tempo di attesa per
I'assegnazione dell’'unita. Puo verificarsi anche
durante Sospensione in corso e Fermato.

Si attiva se i parametri iniziali modificati non
sono ancora stati confermati dopo che &
trascorso il tempo di attesa.

Si attiva quando il timeout per l'interblocco di
ingresso e scaduto.

Ha senso solamente se e stata definita una
Interblocco di ingresso.

Start Event

Configurabile

Consenti
esecuzione

prima dello
Start Event

Sempre

Sempre

Sempre

Configurabile

Mai
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Descrizione

Consenti
esecuzione

prima dello

Parametro di comando senza
valore

Tempo di attesa per la
conferma della modifica del
valore del parametri di
setpoint superato

Superata durata massima di
esecuzione

Superato tempo di attesa per
condizione successiva

Variabile collegata in errore

Si attiva quando un parametro di valore
booleano deve essere commutato e la
variabile assegnata al parametro non ha un
valore valido.

Si attiva se parametri di setpoint modificati
non sono ancora stati confermati dopo che e
trascorso il tempo di attesa.

Si attiva quando viene superato il timeout
configurato per I'attesa che la condizione di
transizione venga soddisfatta (durata massima
di esecuzione).

Si attiva quando la fase non viene disattivata
entro il timeout configurato anche se la
condizione di fase completata e stata
soddisfatta.

» Sesivuole utilizzare il valore di una
variabile con stato INVALID (non
valido), questo evento viene generato
una volta per ogni variabile disturbata e
fase.

» Se lo stato della variabile cambia da
INVALID a non INVALID e ritorna a
INVALID, la reazione si attiva
nuovamente quando le variabili
vengono utilizzate.

» Sesiriawia la fase, questo evento verra
inizializzato di nuovo quando verra
utilizzata una variabile INVALID.

Il sistema controlla la presenza di variabili con
lo stato INVALID in corrispondenza delle
seguenti attivita:

» Variabile sorgente in reazione

» Variabile per condizione di transizione

Start Event

Mai

Mai

Mai

Configurabile

Configurabile
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Descrizione Consenti
esecuzione

prima dello
Start Event

» Variabile per interblocco di ingresso

»  Scrivi parametro di comando
inversamente

» Variabili per le condizioni degli stati
transitori

» Nota: I'elaborazione degli eventi in
caso di INVALID non avviene
necessariamente nella successione in
cui vengono acquisiti. Se si verifica un
errore INVALID durante |'elaborazione
di un altro evento, quest’ultimo puo
superare quello in esecuzione nella
successione di elaborazione.

MODIFICA DI STATO

Eventi legati alla modifica di stato. Se cambia lo stato della fase, viene attivato I'evento corrispondente.

Evento Descrizione Consenti
esecuzione

prima dello
Start Event

Modifica stato: in esecuzione  La fase viene eseguita. Configurabile
Modifica stato: messa in Messa in pausa della fase in corso. Configurabile
pausa

Modifica stato: in pausa La fase e stata messa in pausa. Configurabile
Modifica stato: continua La fase continua dopo un'interruzione. Configurabile

Se lo stato in un oggetto passa da /In pausa a
In esecuzione, vengono inizializzati gli eventi
Continua e  In esecuzione.

Modifica stato: in corso Interruzione della fase in corso. Configurabile
Modifica stato: fermato La fase e stata interrotta. Configurabile
Modifica stato: riawvio Riawvio della fase in corso. Configurabile
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Descrizione

Consenti
esecuzione

prima dello

Modifica stato: arresta Arresto della fase in corso.

Modifica stato: stoppato La fase & stata arrestata.

Modifica stato: in Annullamento della fase in corso.

annullamento
Modifica stato: annullato La fase e stata annullata.
Modifica stato: completato La fase e completata.

Si attiva all'avvio della Condizione di uscita
per I'uscita da una fase.

Condizione di uscita avviata

Condizione di uscita
soddisfatta

Si attiva quando la Condizione di uscita per
I"'uscita da una fase e soddisfatta.

MODIFICA DELLA MODALITA

Eventi per il cambio di modalita nel REE.

Descrizione

Start Event

Configurabile
Configurabile

Configurabile

Configurabile
Configurabile

Configurabile

Configurabile

Consenti
esecuzione

prima dello

Cambio modalita: automatica |l REE e passato alla modalita automatica.

Cambio modalita:
semiautomatica

Cambio modalita: manuale Il REE e passato alla modalita manuale.

CHIUSURA E RIAVVIO DEL RUNTIME

Eventi legati alla chiusura e al riavvio del Runtime.

Evento Descrizione

"Termina Runtime " avviato Viene inizializzato quando il Runtime viene

chiuso. Si tratta di uno stato particolarmente

Il REE e passato alla modalita semiautomatica.

Start Event

Configurabile

Configurabile

Configurabile

Consenti
esecuzione

prima dello
Start Event

Configurabile
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Descrizione Consenti
esecuzione

prima dello
Start Event

critico per il modulo Batch Control, poiché il
processo di elaborazione delle ricette nel PLC
non si arresta immediatamente. Proprio per
questo, la chiusura del Runtime viene ritardata
fino a quando il modulo Batch Control non ha
salvato tutti i dati. Viene generata
un’immagine di processo che puo essere in
seguito usata da punto di partenza.

Si garantisce inoltre che i parametri delle
azioni Imposta valore arrivino in modo sicuro
al PLC durante questo evento. La fase non
viene messa in pausa internamente fino a
qguando non e giunta la conferma di scrittura
da parte del driver.

Ulteriori dettagli sulla chiusura del Runtime si
trovano nel capitolo: Chiusura e riavvio del
Runtime. (A pagina: 287).

Per questo evento non sono possibili tipi di
reazione del gruppo Influsso ricetta.

Restart Runtime Il Runtime e stato riavviato. Configurabile

MALFUNZIONAMENTI ED ERRORI

Eventi relativi a malfunzionamenti ed errori nella comunicazione e sul PLC.

Evento Descrizione Consenti
esecuzione

prima dello
Start Event

Errore di comunicazione Questo evento indica che la comunicazione Solo a partire dal
con il PLC e interrotta. Passo in Cui SoNo
. . ‘ o , attesi i valori per
Viene attlya.to da un tentatlvp dI.SCI’I’E’[UFa dei la proprieta
parametri di comando non riuscito, o se la Errore di

formula dell'errore di comunicazione
restituisce TRUE.

comunicazione.

60 | 359



Descrizione Consenti
esecuzione

prima dello
Start Event

Errore di comunicazione Questo evento indica che I'errore di Configurabile
risolto comunicazione e stato corretto.

Errore di comunicazione Questo evento indica che un errore di Configurabile
riconosciuto comunicazione visualizzato e stato

riconosciuto.

Errore PLC Si attiva quando & presente un errore del PLC.  Configurabile
Errore PLC risolto Si attiva quando l'errore PLC e stato risolto. Configurabile
Errore PLC risolto tramite Si attiva se si verifica un errore PLC durante la  Configurabile
disattivazione della fase. disattivazione di una fase. Lo stato di questo

errore e stato modificato alla disattivazione
della fase e settato su risolto. Non vale per il
riavvio di una fase.

6.2.8.5Tipi di reazione

Nelle proprieta delle reazioni, i tipi di reazione sono definiti e parametrizzati con maggiore precisione.
Le seguenti proprieta sono disponibili nel gruppo Reazioni:

Impostazione parametro di  Influenza direttamente sia i parametri di comando che i
setpoint parametri Return/PLC Sync. E possibile utilizzare tutti i tipi di dati
dei parametri.
Attenzione: il valore deve rientrare nei limiti di setpoint della
variabile collegata al parametro. In caso contrario, durante la
convalida viene emesso un messaggio di errore.

Le reazioni possono utilizzare solo parametri della fase cui
appartengono. Le reazioni copiate da altre fasi cercano di usare
parametri dello stesso nome della nuova fase.

Inserimento nella CEL Crea una voce nella CEL. In questo modo e possibile
documentare la reazione e tracciare il processo di elaborazione
della ricetta in un secondo momento. Per farlo, la proprieta Crea
inserimento CEL deve essere attivata. Il testo da usare per gli
inserimenti nella CEL viene definito nella proprieta Messaggio di
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testo CEL.
System viene inserito come utente nel messaggio CEL.
Funzione Consente di collegare una qualsiasi funzione di zenon.

E possibile, ad esempio, attivare un pop-up per informare
I'utente di un particolare stato o attivare un'azione di backup dei
dati.

Nota: in rete, la funzione viene eseguita sempre sul server.

Assegna parametro Permette di assegnare un valore da un Parametro sorgente ad
un Parametro di destinazione. Possono essere utilizzati sia
parametri di comando, che parametri Return/PLC Sync. | tipi di
dati del parametro sorgente e di quello di destinazione devono
essere identici, altrimenti verra emesso un errore durante la
validazione della ricetta.

Le reazioni possono utilizzare solo parametri della fase cui
appartengono. Le reazioni copiate da altre fasi cercano di usare
parametri dello stesso nome della nuova fase.

Influenza sulla ricetta Consente di:
» Modificare la modalita di esecuzione.
»  Eseguire comandi ricetta

»  Eseguire comandi fase

In questo modo si puo reagire ad eventi gravi, come Variabile
collegata in errore.

Nota: utilizzare questo tipo di reazione con attenzione, in
quanto influenza l'intero processo di elaborazione della ricetta.

Per ogni singolo evento, e possibile una sola volta:
» Impostare la Modalita e

» Trasferire un Comando.

Ad esempio, non ha senso mettere in pausa una ricetta e
contemporaneamente fermarla con lo stesso evento.
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6.2.8.6 Reaktionen in Aggregatsklassen und Aggregatsinstanzen

Fur Reaktionen in Grundfunktionen einer Aggregatsinstanz gilt:

»

Wird eine Reaktion in einer Grundfunktion der Aggregatsklasse erzeugt, geléscht oder
umbenannt, dann wird diese Anderung in den verknupften Aggregatsinstanzen tbernommen.
Ebenso werden Anderungen am Reaktionstyp und der Ausfuihrungsreinenfolge tibernommen.

Wird eine Reaktion in einer Grundfunktion einer Aggregatsinstanz neu erstellt, dann ist dies
eine lokale Reaktion.

Sie wird in der Detailansicht und in Auswahllisten mit einer eigenen Hintergrundfarbe markiert.
Sie hat keine Verknlpfung zu einer Ubergeordneten Klasse und wird komplett lokal konfiguriert.
Das wird mit einer aktivierten Checkbox fur die Eigenschaft Locale angezeigt. Diese Eigenschaft
ist nur bei verkntpften Grundfunktionen vorhanden. Bei lokalen Grundfunktionen wird sie nicht
zusatzlich angezeigt.

Wird eine Reaktion in einer Aggregatsklasse umbenannt und entspricht dieser Name einer
lokalen Reaktion, dann wird die lokale Reaktion automatisch umbenannt. Damit bleibt die
Eindeutigkeit der Reaktionsnamen erhalten.

Schema bei Umbenennung: local <n> <OriginalName>

Beispiel: Aus Reaktion wird local 0 Reaktion.

Die Eigenschaften verknupfter Reaktionen kdnnen lokal in der Aggregatsinstanz geéndert
werden. Eccezione: Die Eigenschaft Evento ist nicht veranderbar.

VerknUpfte Reaktionen kénnen in der Aggregatsinstanz nicht geléscht werden.

Wird eine Reaktion aus einer Instanz kopiert und eingefugt, dann verliert sie eventuell
vorhandene Verkntpfungen zu einer Klasse. Sie ist immer lokal.

In einer Aggregatsinstanz kbnnen nur die lokale angelegten Reaktionen umbenannt oder
geldscht werden.

Beim Kompilieren fur die Runtime, Ubernimmt jede abgeleitete Reaktion fir alle Eigenschaften,
die mit einer Klasse verknupft sind, die in der Aggregatsklasse konfigurierten Werte. In der
Runtime hat die Reaktion genau jene Werte, die im Editor angezeigt wurden.

VERERBUNG DER AUSFUHRUNGSREIHENFOLGE

Wurden fur das gleiche Ereignis mehrere Reaktionen definiert, dann muss die Reihenfolge ihrer
Ausfihrung definiert werden. Dies geschieht tber die Eigenschaft Ordine di esecuzione oder in der
Liste Uber die Symbolleiste oder das Kontextmenu des Ereignisses. Gultige Werte hangen von den
vorhandenen Reaktionen ab.

Bei der Vererbung der Ausfihrungsreihenfolge aus Aggregatsklassen gilt:

»

Die Vererbung erfolgt pro Typ, nicht pro Reaktion.

Die Ausfuhrungsreihenfolge der Reaktionen ist immer von den anderen Reaktionen des
gleichen Typs abhangig. Daher erfolgen auch Vererbung und Wiederherstellung immer fdr alle
Reaktionen eines Typs.
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Bei aktiver Vererbung der Reihenfolge gilt:
» Alle lokalen Reaktionen eines Typs werden immer hinter den vererbten gereiht.
» Anderungen an der Reihenfolge aus der Aggregatsklasse werden direkt Gibernommen

»  Werden in der Aggregatsklasse neue Reaktionen hinzugefugt, dann werden deren
Instanzen in der Aggregatsinstanz an gleicher Stelle in der Ausfihrungsreihenfolge
eingeflgt. Alle lokalen Reaktionen des Typs werden nach hinten verschoben.

Brechen der Vererbung der Reihenfolge.
Die Vererbung der Ausfuhrungsreihenfolge kann unterbrochen werden durch:

» Verschieben einer Reaktion in der Reihenfolge.
» Tauschen der Reihenfolge von zwei Reaktionen.

» Setzen der Reihenfolge einer Reaktion.

»  Explizites Trennen der Vererbung Uber das Kontextmenu der Eigenschaft.

»  Werden bei gebrochener Vererbung neue Reaktionen in der Aggregatsklasse angelegt,

dann werden die dadurch entstehenden Instanzen in der Aggregatsinstanz an letzter Stelle
eingeflgt.

Nota: Eine Veranderung der Reihenfolge bewirkt nur dann ein Brechen der Vererbung, wenn
dadurch eine vererbte Reaktion betroffen ist. Sind nur lokale Reaktion betroffen, dann bleiben
die Vererbungen erhalten.

Wiederherstellen der Vererbung der Reihenfolge:

Wird die Vererbung wiederhergestellt, dann wird die Reihenfolge fur alle vererbten Reaktionen
auf den Wert in der Aggregatsklasse gesetzt. Alle lokalen Reaktionen werden dahinter
angereiht.

Nota: Die relative Reihenfolge der lokalen Reaktionen zueinander wird dabei nicht geandert.

VERERBUNG EIGENSCHAFTEN FUR KOMMANDOS VOM TYP STATUS ODER
MODUS

Die Eigenschaften fur Kommandos vom Typ Status oder Modus kénnen nur einzeln bearbeitet werden.
Eine gleichzeitige Anderung an Reaktionen des gleichen Typs ist nicht maglich.

Bei deren Vererbung aus einer Aggregatsklassen gilt:

»

Vererbung nur pro Typ, nicht pro Objekt.

Die Vererbung der Kommandos ist jeweils nur pro Reaktionstyp und nicht pro Objekt moglich.
Es kann immer nur eine Reaktion eines Typs ein Statuskommando oder Moduskommando
haben. Damit entstehen Abhangigkeiten zwischen den Reaktionen.

Bei aktiver Vererbung werden Anderungen an den Kommandos aus der Aggregatsklasse direkt
Ubernommen.
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Stehen Anderungen in der Aggregatsklasse im Konflikt zu den Kommandos lokaler Reaktionen,
dann werden die Kommandos aus den lokalen Reaktionen entfernt

»  Bei gebrochener Vererbung qilt:
» Non e piu possibile neanche modificare i parametri di comando. .

»  Wird in der Aggregatsklasse eine neue Reaktion eingeftigt, deren Kommandos in Konflikt
mit Einstellungen in der Aggregatsinstanz stehen, dann wird das Kommando aus der neuen
Reaktion entfernt. Das gilt auch fur Anderungen des Typs einer Reaktion mit Kommandos.

»  Wiederherstellen der Vererbung:

Beim Wiederherstellen der Vererbung einer der Kommando-Eigenschaften werden alle Werte
der vererbten Reaktionen wieder aus der Aggregatsklasse Ubernommen. Kommt es dabei zu
einem Konflikt mit einer lokalen Reaktion, wird das Kommando aus der lokalen Reaktion
entfernt.

6.2.8.7 Funzionamento a Runtime

Per ogni reazione e possibile configurare una serie di azioni (per es. Impostazione parametro di
setpoint, Funzione, Assegna parametro o Influenza sulla ricetta) nel gruppo delle proprieta
Reazioni. Ad esempio, per cambiare la modalita REE dopo un riavvio del Runtime o per eseguire un
comando REE durante la scrittura dei parametri del comando.

A questo proposito, tenere presente quanto segue:

P L'esecuzione di queste azioni puo essere soppressa da altri eventi a Runtime.
Ad esempio, lo stato della fase puo impedire I'esecuzione di un'azione.

»  Piu reazioni diverse vengono elaborate internamente nello stesso ciclo di esecuzione. Tuttavia,
e consentito un solo comando REE per ciclo. Di regola, viene eseguito I'ultimo comando REE.

Nota: le azioni delle reazioni vengono registrate nella CEL, a patto che sia stata attivata la proprieta
Crea inserimento CEL nelle proprieta della reazione in questione. System viene inserito come utente.
6.2.9 Strategie di controllo

Le strategie di controllo consentono di settare parametri per differenti versioni di una fase. Per ogni
strategia di controllo verranno inviati solamente i parametri assegnati a quella strategia di controllo.

CONFIGURAZIONE DELLE STRATEGIE DI CONTROLLO

Per poter utilizzare le strategie di controllo si deve anzitutto attivarle nella fase. Procedura:
1. Selezionare la fase desiderata.

2. Passare al gruppo delle proprieta Strategie di controllo.
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Attivare la checkbox (segno di spunta) davanti alla proprieta Strategie di controllo attive.

Selezionare un parametro nella proprieta Parametro di strategia di controllo. Questo
parametro definisce quale strategia e attiva a Runtime.

Nell’Editor verra visualizzato il nodo Strategia di controllo come sottonodo della fase.

Cliccare con il tasto destro del mouse sul nodo "Strategia di controllo” e selezionare nel menu
contestuale I'inserimento Nuova strategia di controllo.

Verra creata una nuova strategia di controllo.

Configurare le proprieta della strategia di controllo.
Nel farlo, tenere presente:

» I Nome e il Numero strategia di controllo della strategia di controllo devono essere
univoci all'interno della stessa fase.

» Il nome non deve essere vuoto, non deve contenere punti e non deve essere composto
solo da spazi vuoti.

Aggiungere i parametri di comando desiderati.

Nota: se si clicca su un parametro, verranno visualizzate le sue proprieta.
Si possono modificare solamente le sequenti proprieta del gruppo Imposta valore:

» Valore parametro

» Valore min.

» Valore max.

» Valore parametro modificabile in ricetta master

Tutte le altre proprieta non possono essere modificate. Se le si vuole modificare, si deve
passare alla lista dei parametri della fase.

COPIARE STRATEGIE DI CONTROLLO

Usando i comandi del menu contestuale e della barra degli strumenti, e possibile copiare delle strategie
di controllo e inserirle nella stessa fase, o in altre fasi.

Se si inseriscono strategie di controllo copiate da altre fasi, unita e progetti, verranno inseriti solamente
quei collegamenti a parametri che possono essere risolti anche nella nuova fase. Le condizioni sono le
stesse dell'inserimento di Collegamenti parametro (A pagina: 70).

6.2.9.1 Menu contestuale - Nodo - Strategie di controllo

Cliccando con il tasto destro del mouse sul nodo Strategia di controllo, si apre un menu contestuale con
I seguenti inserimenti:
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Parametro Descrizione

Nuova strategia di controllo Crea una nuova strategia di controllo.
Incolla strategia di controllo Inserisce una strategia di controllo presa dagli appunti.

Quando viene inserita in una fase, una strategia di controllo
copiata viene adeguate in modo da rendere Nome e Numero
strategia di controllo univoci, a meno che questi non
esistano gia nella fase stessa.

Guida Apre la guida online.

6.2.9.2Menu contestuale - Strategia di controllo selezionata

Cliccando con il tasto destro del mouse su una strategia di controllo, si apre un menu contestuale con le
seguenti voci:

Parametro Descrizione

Inserisci parametro di comando Apre la finestra di dialogo per la selezione dei parametri
di comando (A pagina: 319).

Inserisci Inserisce nella strategia di controllo selezionata
parametri copiati dalla lista di un’altra strategia di
controllo. Nota: copiare i parametri nella lista delle
strategie di controllo.

Rinomina Seleziona il nome della strategia di controllo
consentendo la rinomina.

Elimina Elimina la strategia di controllo selezionata dopo una
richiesta di conferma.

Copia Copia la strategia di controllo selezionata. Tramite il
comando Incolla del menu contestuale del nodo
Strategia di controllo, la si potra poi riutilizzare
inserendola.

Quando viene inserita in una fase, una strategia di
controllo copiata viene adeguate in modo da rendere
Nome e Numero strategia di controllo univoci, a
meno che questi non esistano gia nella fase stessa.

Guida Apre la guida online.
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6.2.9.3 Barra degli strumenti e Menu contestuale - Lista delle strategie di
controllo

Gli inserimenti della lista delle strategie di controllo possono essere modificati usando i simboli della
barra degli strumenti o i comandi del menu contestuale.

Le voci a disposizione nel menu contestuale e nella barra degli strumenti sono le sequenti:

Parametro Descrizione

Inserisci parametro di comando Apre la finestra di dialogo per selezionare parametri di
comando (A pagina: 319).

Copia Copia gli inserimenti selezionati negli appunti.

Incolla Inserisce il contenuto degli appunti. Se esiste gia un
inserimento con |o stesso nome, il contenuto viene
aggiunto come "Copia di...".

Elimina Cancella gli inserimenti selezionati dalla lista dopo una
richiesta di conferma.

Rimuovi tutti i filtri Elimina tutte le impostazioni di filtro.

Modifica cella selezionata Apre la cella selezionata e ne consente la modifica. |l
simbolo del binocolo nella intestazione di colonna
mostra quale cella di una riga selezionata ¢ stata
aperta per abilitarne la modifica. E possibile selezionare
solamente quelle righe che possono essere modificate.

Proprieta Apre la finestra delle proprieta.

Guida Apre la guida online.

6.2.9.4Strategie di controllo in classi di unita e istanze di unita

Per strategie di controllo nelle fasi di una istanza di unita, vale quanto segue:

» Seuna strategia di controllo viene creata, cancellata o rinominata in una fase della classe di
unita, questa modifica viene ripresa nelle istanze di unita collegate.
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Una strategia di controllo creata in una fase di un'istanza di unita e una strategia di controllo
locale.

E contrassegnata da un colore di sfondo proprio nella visualizzazione dettagli e negli elenchi di
selezione. Non ha nessun collegamento a una classe di livello superiore ed e completamente
configurata localmente. Questo e indicato da una casella di controllo attivata per la proprieta
Locale. Questa proprieta e disponibile solo per le fasi collegate. Non viene visualizzata per le
fasi locali.

Se una strategia di controllo viene rinominata in una classe di unita e il nome corrisponde ad
una strategia di controllo locale, quest’ultima viene automaticamente rinominata. Questo
preserva 'unicita dei nomi di reazione.

Schema di rinomina: locale <n> <Nome originale>

Esempio: strategia di controllo diventa locale 0 strategia di controllo.

Se ci sono numeri identici di strategia di controllo nella classe di unita e nell'istanza di unita, il
numero della strategia di controllo locale viene cambiato in un numero libero. Questa modifica
e documentata in una voce di Log.

Le proprieta delle strategie di controllo collegate non possono essere modificate localmente
nell'istanza di unita.
Eccezione: la proprieta Descrizione puo essere modificata.

Le strategie di controllo collegate non possono essere cancellate nell'istanza di unita.

Se una strategia di controllo viene copiata e incollata da un'istanza, perde tutti i collegamenti
esistenti a una classe. E sempre locale.

Solo le strategie di controllo create localmente possono essere rinominate o cancellate in
un'istanza di unita.

Quando si compila per il Runtime, ogni strategia di controllo derivata eredita i valori configurati
nella classe di unita per tutte le proprieta associate a una classe. A Runtime, la strategia di
controllo ha esattamente quei valori che sono stati visualizzati nell'Editor.

PARAMETRI IN STRATEGIE DI CONTROLLO DI ISTANZE DI UNITA

Quanto segue si applica ai parametri delle strategie di controllo di un'istanza di unita:

»

Per le strategie di controllo collegate, solo i parametri di comando locale possono essere
collegati o rimossi.

Per le strategie di controllo locali, & possibile collegare parametri di comando locali e i
parametri di comando della classe.

Se un parametro viene creato, cancellato o rinominato in una strategia di controllo della classe
di unita, questa modifica viene ripresa nelle istanze di unita collegate.

Un parametro creato in una strategia di controllo di un'istanza di unita & un parametro locale. E
contrassegnato da un colore di sfondo proprio nella visualizzazione dettagli e negli elenchi di
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selezione. Non ha nessun collegamento a una classe di livello superiore ed e configurato
localmente. Questo e indicato dalla proprieta Locale con una casella di controllo attivata.

EREDITARIETA DEI VALORI DEI PARAMETRI

| valori dei parametri in strategie di controllo vengono ripresi da:

P Fase della istanza di unita
o)

» Strategia di controllo della fase della classe di unita.

Le derivazioni sono eseqguite a partire dalla classe di unita.
Eccezione: il valore del parametro nella fase dell'istanza di unita e stato modificato localmente. La
derivazione avviene poi localmente.

6.2.9.5 Parameter in Fahrweisen

COLLEGARE PARAMETRI

Ci sono diverse possibilita di collegare parametri ad una strategia di controllo:

»  Selezionare nel menu contestuale della strategia di controllo il comando Inserisci parametro di
comando.

» Selezionare nella visualizzazione dettagli delle strategie di controllo, nella barra degli strumenti
oppure nel menu contestuale di un parametro, il comando Inserisci parametro di comando.

» Via Drag&Drop, trascinare parametri dalla lista parametri della fase sulla strategia di controllo.
Vengono collegati solamente parametri di comando (A pagina: 37).

Nota: se si cancella un parametro in una fase, verranno cancellati anche tutti i relativi collegamenti in
tutte le altre fasi.

RILASCIARE O RIPRISTINARE VALORI COLLEGATI

| parametri delle strategie di controllo riprendono i valori dei parametri a cui sono collegati.
Questi collegamenti possono essere sciolti per:

»  Sovrascrittura del valore

» Eliminazione del collegamento tramite menu contestuale.
Usando il menu contestuale si puo anche ristabilire il collegamento con il parametro sorgente.

Informazioni dettagliate sui valori collegati si trovano nel capitolo Proprieta collegate via link del
manuale dedicato all’Editor.
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COPIARE PARAMETRI

E possibile copiare collegamenti di parametri esistenti da una strategia di controllo ad un’altra. E
possibile copiare collegamenti di parametri fra fasi, unita e progetti diversi. Quando si inseriscono dei
collegamenti di parametri copiati, il sistema prova a collegare i parametri sulla base del loro nome. Non
vengono creati dei nuovi parametri.

Inserire questi collegamenti non sara possibile se nella fase di destinazione non esiste nessun parametro
con il nome copiato, oppure se il parametro corrispondente e gia parte della strategia di controllo.

PARAMETER IN FAHRWEISEN VON AGGREGATSINSTANZEN

Zum Verhalten von Parametern in Fahrweisen einer Aggregatsinstanz, siehe entsprechenden Abschnitt
im Kapitel Fahrweisen in Aggregatsklassen und Aggregatsinstanzen (A pagina: 68).

6.3 Sostituisci collegamenti

| collegamenti di variabili e funzioni possono essere sostituiti in modo automatico in unita, fasi e
reazioni. Questo procedimento corrisponde al processo di Sostituisci collegamenti al momento del
cambio immagine O Sostituisci collegamenti nell immagine Editor.

Si possono sostituire:
» Aggregate und Aggregatsklassen: verknupfte Variablen fur Runtime-Informationen
» Reazioni: funzioni collegate.

» Parametri: variabili collegate.

Per sostituire elementi:

1. Selezionare il comando Sostituisci collegamenti nel menu contestuale oppure nella barra dei
simboli.
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2. Siaprira la finestra di dialogo per sostituire i collegamenti.

Introduzione elemento
Sostituisci collegamenti
Sorgente (con ™ o "7} Destinazione:
Applica Annulla
Serbatoio1* Serbatoio2
tutte le variabili & le funzioni, che iniziano con Tank 1, vemanno sostituite con Tank2 Guida

p.es.: "Serb1. Temperatura’ con "Serb2 Temperatura®

["] Rispetta minuscolo/maiuscolo Variabile / Funzione...

(®) Nome () Identificazione

Sorgente Destinazione

Proprieta Descrizione

Sorgente Inserimento della stringa da ricercare.

Si possono usare i placeholder * e 2. | placeholder sono
consentiti solamente come prefisso o suffisso, cioe *xxx o xxx*.

Se si usano placeholder, tenere presente cosa accade quando
si usa un carattere piu volte:

» Esempio di successione di caratteri: 01{SU(00, Test1)}
Test1 deve essere sostituito da Test 2.

» Sesiinserisce *T nel campo "Sorgente” e 2 nel campo
"Destinazione”, il sistema trova e sostituisce 7 in 07,
ma non in TestT successivi.

Risultato: 02{SU(00, Test1)}

» Sesiinserisce *test] nel campo "Sorgente” e test2 nel
campo "Destinazione”, il sistema trova e sostituisce
TestT.

Risultato: 01{SU(00, Test2)}

Destinazione Inserimento della nuova stringa.
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Proprieta Descrizione

Nota: sorgente e destinazione devono trovarsi nello stesso
progetto.

Acquisisci Sostituisce le stringhe cercate della Sorgente con quelle
definite nel campo Destinazione.

Rispetta Nell’eseguire la sostituzione, il sistema tiene presente |'esatta
minuscolo/maiuscolo corrispondenza di scrittura maiuscola e minuscola.

Nome Sostituisce informazioni nel nome delle variabili.
Identificazione Sostituisce informazioni nell'identificazione.
Variabile/Funzione Apre la lista che consente di selezionare variabili/funzioni;

viene aperta la finestra di selezione corrispondente alla riga
selezionata nella lista. Cliccando su una variabile o una
funzione della finestra di selezione, si definisce una nuova
variabile o funzione di destinazione.

Alternativa: per aprire la finestra di selezione, si puo anche
cliccare due volte su una variabile sorgente o su una funzione
sorgente.

SOSTITUZIONE

SOSTITUZIONE CON SELEZIONE MANUALE.

Per sostituire elementi manualmente:
»  Selezionare come sorgente I'elemento della lista che si vuole sostituire.
» Selezionare un elemento di destinazione usando il pulsante Variabile/Funzione.

L’elemento corrente viene sostituito dal nuovo.

SOSTITUZIONE AUTOMATICA CON REGOLE.

Procedura per sostituire elementi automaticamente, sulla base di determinate regole:
» Nel campo di inserimento Sorgente definire i parametri dell’elemento che si intende sostituire:

» Usando il campo di inserimento Destinazione , definire il parametro per la nuova
variabile/funzione.

» Mediante le opzioni Nome/Identificazione, stabilire che cosa dovra essere sostituito.

»  Cliccare su Applica.
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La variabile di destinazione oppure la funzione di destinazione possono trovarsi
anche in un progetto diverso rispetto a quello della variabile o funzione
sorgente. Ma tutti i progetti interessati devono essere aperti e disponibili a
Runtime sullo stesso computer.

Per la sostituzione si fa riferimento agli ID variabile interni. Questo significa che,
se variabili o funzioni usate vengono rinominate, la sostituzione viene
mantenuta.

AAttenzione

Quando si sostituiscono variabili, fare attenzione al tipo e alla risoluzione del
segnale. Se si sostituisce una variabile con una non compatibile per tipo, ci
potranno essere errori nell’esecuzione della variabile stessa. In questo caso |l
sistema visualizzera un messaggio di avviso; ma la sostituzione verra effettuata
lo stesso.

6.4 Creare un’immagine del tipo Batch Control

CONFIGURAZIONE

Zum Anlegen eines Bildes stehen zwei Vorgehensweisen zur Verfligung:
»  Usare la finestra di dialogo di creazione di immagini.

» Creare un‘immagine usando le proprieta.

Come creare un‘immagine tramite le proprieta, quando la finestra di dialogo di creazione di immagini e
stata disattivata tramite la voce della barra dei menu Extras, Impostazioni e Utilizza assistenti di
configurazione:

1. Creare una nuova immagine.

Nella barra degli strumenti o nel menu contestuale del nodo Immagini, selezionare il comando
Nuova immagine.

2. Modificare le proprieta dell'immagine:
a) Assegnare un nome all'immagine nella proprieta Nome.
b) Nella proprieta Tipo di immagine selezionare Batch Control.

c) Nella proprieta Modello selezionare il modello desiderato.
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3. Configurare i contenuti dell'immagine:
a) Nella barra dei menu, selezionare la voce Elementi di controllo.

b) Selezionare la voce Inserisci template del menu a tendina.
Si apre la finestra di dialogo che consente di selezionare layout predefiniti. In questo modo,
determinati elementi di controllo verranno inseriti nell'immagine in posizioni predefinite.

€) Rimuovere gli elementi non necessari dall'immagine.

d) Selezionare altri elementi dal menu a tendina  Elementi di controllo, se necessario.
Posizionarli nella posizione desiderata nell'immagine.

4. Creare una funzione di cambio immagine.

Editor PEC Ricetie masier Selezione colonne “ormattazione Colonna Nuovo__
Editor ricette Lista ricette modello = Apri
Typ: STATIC Typ: STATIC
1D 53507 7
ID: 53504 Dublica
Rinomina

MNuova versione

Imposta come obsoleta

| L
=] ol e

Wisualizza ricette di controllo in lista

Ricetta di controllo attualmente eseguita Ricette di controlio completate

Tun- DLITTAM

Ricetie di controllo predefinite

T MTTAR

Aggioma dinamicamente la lista delle ricette dic

Tom- DLITTOR

Ricetie di controllo obsolete

T PITT A

sualizza nella lista le ricette di controllo associa

Ricette di controlia Selezione colonne...  “ormattazione Colonna.. Nuovo...
Lista ricette di controllo ] .
ri
Typ: STATIC 1] Ap
ID: 53513 Dublica
Rinomina

=

6.4.1 Elementi (Batch Control)

Utilizzare il menu Elementi (Batch Control) per inserire elementi di controllo nell'immagine.

INSERISCI TEMPLATE

Voce Descrizione

Apre la finestra di dialogo che consente di
selezionare un template per un tipo di immagine.

Inserisci template

zenon fornisce template per i diversi tipi di
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Voce Descrizione

immagine; ma anche |'utente puo definire
template individuali.

| template forniti dal sistema inseriscono elementi
di controllo predefiniti in posizioni predeterminate
dell'immagine. E possibile cancellare (anche
singolarmente) dall'immagine quegli elementi di
cui non si ha bisogno. Altri elementi possono
essere selezionati nel menu a tendina e
posizionati nell'immagine di zenon. Gli elementi
POSSONO essere spostati e posizionati
nell'immagine secondo le esigenze individuali.

ELEMENTI (BATCH CONTROL)

Elemento di controllo Descrizione

Default (ricetta master) Inserisce gli elementi di controllo per ricette
master in posizioni predefinite dell'immagine.
Questi elementi di controllo possono essere
modificati: i si puo integrare con I'aggiunta di altri
elementi; li si puo ridurre o riposizionare
all'interno dell'immagine.

Default (ricette di controllo) Inserisce gli elementi di controllo per ricette di
controllo in posizioni predefinite dell'immagine.
Questi elementi di controllo possono essere
madificati: li si puo integrare con I'aggiunta di altri
elementi; li si puo ridurre o riposizionare
all'interno dell'immagine.

Editor ricette Inserisce |'Editor incluso in licenza con cui creare
ricette master e ricette di controllo.
CREAZIONE RICETTA MATRICE

Elementi di controllo per la creazione di ricette matrici.

Elemento di controllo Descrizione

Elimina riga/colonna Cancella una riga o una colonna. (dipende dalla
selezione))
Sposta colonne a sinistra/step in su Sposta colonne a sinistra o step verso [ alto.

(dipende dalla selezione.)
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Elemento di controllo Descrizione

Sposta colonne a destra/Step in giu Sposta colonne a destra o step verso il basso.
(dipende dalla selezione.)

Attiva elementi selezionati Attiva gli elementi selezionati. (dipende dalla
selezione))

Disattiva elementi selezionati Disattiva gli elementi selezionati. (dipende dalla
selezione))

CONTROLLO RICETTE

Elementi di controllo per la gestione delle ricette.

Elemento di controllo Descrizione

Generale Elementi di controllo generali:
»  Salva ricetta master
»  Verifica errori in ricetta
» Imposta ricetta in modalita di test
» Rilascia ricetta
» Imposta ricetta in modalita di modifica
»  Chiudi ricetta
»  Chiudi tutte le altre ricette
» Modifica elemento.
»  Aspetto grafico

» Conferma le modifiche

Esecuzione comandi ricetta Elementi di controllo per i comandi ricetta:
» Avvia ricetta
» Ricetta in pausa
» Continua ricetta
» Ferma ricetta
» Riavvia ricetta
»  Stop ricetta

» Annulla ricetta
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Elemento di controllo Descrizione

Comandi di esecuzione delle fasi Elementi di controllo per i comandi di fase:
» Fasein pausa
» Riprendi fase
» Ferma fase
» Riavvia fase

» Esci dalla fase

Cambio di modalita di esecuzione Elementi di controllo per le modalita di
esecuzione:

» Passa in modalita automatica
» Passa in modalita semiautomatica
»  Passa in modalita manuale
»  Elementi compatibili
Esecuzione navigazione Elementi di controllo per la navigazione all'interno
delle ricette:

» Riprendi esecuzione ricetta solo dalle
posizioni di esecuzione selezionate

» Riprendi esecuzione ricetta da tutte le
posizioni di esecuzione

» Ignora la condizione in attesa
Navigazione ricetta parziale Elementi di controllo per la navigazione in ricette
parziali:
» Passa al modello di ricetta parziale

» Vai alla ricetta principale

Elementi compatibili:

Elementi di controllo Win32 standard, che sono stati eliminati o sostituiti da elementi di zenon (Collega
testo, Interruttore) e continuano ad essere disponibili per ragioni di compatibilita. Questi elementi di
controllo non vengono presi in considerazione quando un template viene inserito automaticamente
nell'immagine.
Per la descrizione si vedano gli elementi attuali.

P Passa in modalita automatica

P  Passa in modalita semiautomatica

»  Passa in modalitd manuale
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RICETTE MASTER

Elementi di controllo per ricette master.

Elemento di controllo Descrizione

Lista ricette master In questa lista possono essere visualizzate tutte le
ricette master. E possibile limitare il numero delle
ricette visualizzate applicando un filtro.

Il filtro puo essere configurato gia nell’Editor di
zenon, in fase di impostazione della funzione di
cambio immagine (A pagina: 89). E possibile
eseguire un’operazione di filtro anche a Runtime.
Le impostazioni di filtro definite a Runtime non
vengono salvate. Questo significa che, alla
riapertura dell'immagine, bisognera inserire di
nuovo i filtri da applicare. E possibile definire criteri
di filtro stabili solamente in fase di configurazione
nell’Editor di zenon.

Tutti i comandi sono possibili anche nei menu
contestuali della lista. | comandi di gestione della
lista possono essere aperti nell'intestazione della
lista stessa, mentre quelli per la gestione delle
ricette, invece, possono essere aperti in fase di
modifica di una o piu ricette.

Le ricette contenute nella lista non possono essere
modificate direttamente nella lista stessa.
Rinominare una ricetta, oppure cambiare la
descrizione o lo stato di una ricetta e possibile
solamente usando i comandi corrispondenti.

Selezione colonne per ricette master... Apre una finestra di dialogo per definire quali
colonne devono essere visualizzate (A pagina: 122).
Attenzione: queste modifiche verranno ignorate
quando lI'immagine verra aperta di nuovo. Una
configurazione permanente e possibile solo
nell’Editor di zenon.

Formatta colonne per ricette master... Apre una finestra di dialogo per modificare le
impostazioni delle colonne (A pagina: 126).
Attenzione: queste modifiche verranno ignorate
quando l'immagine verra aperta di nuovo. Una
configurazione permanente e possibile solo
nell’Editor di zenon.
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Elemento di controllo

Nuova ricetta master...

Crea nuova versione per ricetta master

Rinomina ricetta master

Duplica ricetta master

Elimina ricetta master

Descrizione

Apre la finestra di dialogo che consente di creare
una nuova ricetta master (A pagina: 170).

Crea una nuova versione (A pagina: 224) della
ricetta master selezionata. Quest'ultima deve
essere rilasciata, o contrassegnata come obsoleta.

Attivo solo se e stata selezionata solo una ricetta
master.

Viene aperta la finestra di dialogo per assegnare
un Nome univoco e una descrizione.

Le ricette possono essere rinominate solo se hanno
lo stato modificabile.

Usare questa funzione anche per modificare la
descrizione della ricetta master.

Quando si rinomina una ricetta, viene generato un
inserimento nella CEL.

Attivo solamente se e stata selezionata una sola
ricetta.

Crea una copia della ricetta selezionata. Per la
creazione della copia si usa la versione salvata sul
disco fisso. Se si sta modificando questa ricetta su
un altro computer, ma le modifiche non sono state
ancora salvate, queste ultime non verranno tenute
in considerazione nella creazione della copia. Viene
aperta la finestra di dialogo che consente di
assegnare alla ricetta un nome univoco e una
descrizione.

La copia della ricetta riceve automaticamente lo
stato modificabile e pud essere dunque modificata.

Quando si duplica una ricetta, viene generato un
inserimento nella CEL.

Cancella definitivamente le ricette selezionate. Se la
ricetta e aperta nell'Editor di un altro PC, verra
chiusa automaticamente.

E possibile cancellare solo se non esiste nessuna
ricetta di controllo che si basa su questa ricetta
master. Prima dovranno essere cancellate tutte le
ricette di controllo.
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Elemento di controllo Descrizione

Quelle ricette che vengono eseguite in modalita
test (stato della ricetta master: verifica in
esecuzione), non potranno essere cancellate. Prima
le si dovra completare, fermare o terminare.

In tutti quei casi in cui ricette non devono essere
assolutamente cancellate (per es. nei settori
regolati dalla normativa FDA), si consiglia di non
progettare questo pulsante, oppure di configurare
un Livello di autorizzazione corrispondente.
Quando si cancella una ricetta, viene creato un
inserimento nella CEL.

Apri ricetta master Apre le ricette master selezionate nell’Editor delle
ricette, a condizione che nell'immagine esista
I"elemento Editor ricette. Ogni ricetta master
selezionata verra aperta in una scheda a parte
dell’Editor delle ricette.

Imposta ricetta master in modalita di Maodifica lo stato delle ricette master selezionate a
modifica Modificabile. Quando le ricette hanno questo stato,
possono essere modificate completamente.
Solo le ricette in Modalita testpossono essere
impostate di nuovo a Modlficabile.

Imposta ricetta master in modalita di test Modifica lo stato delle ricette master selezionate a
Modalita test. Solo le ricette prive di errori possono
essere impostate nella modalita test. Se nel
processo di convalida (A pagina: 258) vengono
rilevati degli errori, si dovra prima correggerli.

Le ricette che si trovano in modalita di test possono
essere eseguite, ma non possono essere piu
modificate. Per i dettagli relativi allo stato, si prega
di consultare il capitolo Tipi di ricette e stato delle
ricette (A pagina: 169).

Rilascia ricetta master Madifica lo stato delle ricette master selezionate a
Rilasciata. Si puo rilasciare solamente delle ricette
prive di errori. Se nel processo di convalida (A
pagina: 258) vengono rilevati degli errori, si dovra
prima correggerli.
Solo quelle ricette che hanno lo stato Modalita test
e modificabile possono essere rilasciate.
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Imposta ricetta master come obsoleta

Visualizza ricette di controllo correlate in un

elenco

Aggiorna dinamicamente la lista delle ricette
di controllo

Filtro di visualizzazione delle ricette di
controllo

Le ricette rilasciate non possono essere piu
modificate. Si possono creare ricette di controllo
solo da ricette rilasciate.

Per i dettagli relativi allo stato, si prega di
consultare il capitolo Tipi di ricette e stato delle
ricette (A pagina: 169)

Quando si rilascia una ricetta, viene generato un
inserimento nella CEL.

Madifica lo stato della ricetta a obsoleta. La ricetta
non puo essere piu né modificata, né rilasciata.
Non e possibile creare una ricetta di controllo sulla
base di questa ricetta.

Visualizza tutte le ricette di controllo che si basano
sulla ricetta master selezionata e che
corrispondono ai criteri di filtro impostati.

Disattiva il pulsante Visualizza ricette di controllo
correlate in un elenco Quando si seleziona una
ricetta master, tutte le ricette di controllo associate
vengono visualizzate automaticamente.

Consente di filtrare le ricette di controllo sulla base
di determinati criteri:

» Ricette di controllo preparate:
Visualizza le ricette di controllo pronte per
essere eseguite.

» Ricette di controllo attualmente in
esecuzione:
Visualizza le ricette di controllo in
esecuzione al momento.

» Ricette di controllo completate:
Visualizza le ricette di controllo gia eseguite.

» Ricette di controllo obsolete:
Visualizza le ricette di controllo con lo stato
obsoleta.

Il filtro viene applicato solo quando si clicca su
Visualizza ricette di controllo correlate in un elenco.
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Elementi compatibili Elementi di controllo Win32 standard, che sono
stati eliminati o sostituiti da elementi di zenon
(Collega testo, Interruttore) e continuano ad essere
disponibili per ragioni di compatibilita. Questi
elementi di controllo non vengono presi in
considerazione quando un template viene inserito
automaticamente nell'immagine.

Per la descrizione si vedano gli elementi attuali.

Elementi compatibili

» Aggiorna dinamicamente la lista delle
ricette di controllo

»  Ricette di controllo preparate

P Ricette di controllo attualmente in
esecuzione:

»  Ricette di controllo completate

P  Ricette di controllo obsolete

RICETTE DI CONTROLLO

Elementi di controllo per ricette di controllo.

Elemento di controllo Descrizione

Lista ricette di controllo... In questa lista possono essere visualizzate tutte le
ricette di controllo. E possibile limitare il numero
delle ricette visualizzate applicando un filtro.

Di default questa lista € sempre vuota. Per
popolare questa lista:

» Sidevono selezionare ricette master.

» Sidevono settare i filtri
Ricette di controllo attualmente in
esecuzione,
Ricette di controllo predefinite e
Ricette di controllo completate
(configurazione della funzione di cambio
immagine).

»  Sideve premere il pulsante Visualizza nella
lista le ricette di controllo associate.
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Oltre ad applicare i filtri citati sopra, si puo filtrare
anche la lista stessa. Il filtro puo essere configurato
gia nell’Editor di zenon, in fase di impostazione
della funzione di cambio immagine (A pagina: 89).
E possibile eseguire un’operazione di filtro anche
a Runtime. Le impostazioni di filtro definite a
Runtime non vengono salvate. Questo significa
che, alla riapertura dell'immagine, bisognera
inserire di nuovo i filtri da applicare. E possibile
definire criteri di filtro stabili solamente in fase di
configurazione nell’Editor di zenon.

Tutti i comandi sono possibili anche nei menu
contestuali della lista. | comandi di gestione della
lista possono essere aperti nell'intestazione della
lista stessa, mentre quelli per la gestione delle
ricette, invece, possono essere aperti in fase di
modifica di una o piu ricette.

Le ricette della lista non possono essere
modificate direttamente nella lista stessa.
Rinominare una ricetta, cambiarne la descrizione,
oppure avviare una ricetta e possibile solamente
usando i comandi corrispondenti.

Selezione colonne per ricette di controllo... Apre una finestra di dialogo per definire quali
colonne devono essere visualizzate (A pagina:
122).
Attenzione: queste modifiche verranno ignorate
quando lI'immagine verra aperta di nuovo. Una
configurazione permanente e possibile solo
nell’Editor di zenon.

Formatta colonne per ricette di controllo... Apre una finestra di dialogo per modificare le
impostazioni delle colonne (A pagina: 126).
Attenzione: queste modifiche verranno ignorate
quando lI'immagine verra aperta di nuovo. Una
configurazione permanente e possibile solo
nell’Editor di zenon.

Nuova ricetta di controllo... Apre la finestra di dialogo (A pagina: 241) che
consente di inserire un nome uNivoco e una
descrizione per la ricetta di controllo. Anche nella
rete di zenon viene eseguita una verifica
dell'univocita del nome della ricetta. Il nome deve
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essere univoco solamente all'interno della ricetta
master. Ricette di controllo che si basano su
ricette master diverse, possono avere lo stesso
nome. L'univocita all'interno del modulo Batch
Control viene ottenuta referenziando sempre il
nome della ricetta master e quello della ricetta di
controllo.

Quando si crea una ricetta di controllo, viene
generato un inserimento nella CEL.

Configura ricetta di controllo Attivo solo se e stata selezionata solo una ricetta
di controllo.
Viene aperta la finestra di dialogo per assegnare
un nomMe univoco e una descrizione.
Le ricette possono essere configurate solo se
hanno lo stato preparata.
Con questa funzione e anche possibile modificare
la descrizione della ricetta di controllo.

Duplica ricetta di controllo Attivo solamente se e stata selezionata una sola
ricetta.
Crea una copia della ricetta selezionata. Per la
creazione della copia si usa la versione salvata sul
disco fisso. Se si sta modificando questa ricetta su
un altro computer, ma le modifiche non sono
state ancora salvate, queste ultime non verranno
tenute in considerazione nella creazione della
copia. Viene aperta la finestra di dialogo che
consente di assegnare alla ricetta un nome
univoco e una descrizione.

La copia della ricetta riceve automaticamente lo
stato Preparata e puo essere dunque modificata o
avviata. Lo stato di esecuzione (A pagina: 271) del
duplicato viene settato su automatico.

Quando si duplica una ricetta, viene generato un
inserimento nella CEL.

Elimina ricetta di controllo Cancella definitivamente le ricette selezionate. Se
la ricetta e aperta nell'Editor di un altro PC, verra
chiusa automaticamente.

Cancellare e possibile solo se tutte le ricette
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Apri ricetta di controllo

Awvia ricetta di controllo

LISTE PARAMETRI

selezionate non sono in esecuzione (stato ricetta
di controllo: In esecuzione). Prima le si dovra
completare, fermare o terminare.

In tutti quei casi in cui ricette non devono essere
assolutamente cancellate (per es. nei settori
regolati dalla normativa FDA), si consiglia di non
progettare questo pulsante, oppure di configurare
un Livello di autorizzazione corrispondente.
Quando si cancella una ricetta, viene creato un
inserimento nella CEL.

Apre le ricette di controllo selezionate nell'Editor
delle ricette, a condizione che nell'immagine esista
I"elemento Editor ricette. Ogni ricetta di controllo
selezionata verra aperta in una scheda a parte
dell’Editor delle ricette.

Awvia le ricette di controllo selezionate nella
modalita di esecuzione impostata. Le ricette
vengono eseguite automaticamente sul server.
Non e necessario che la ricetta sia aperta
nell'Editor delle ricette.

Campi elenco per la visualizzazione dei parametri.

Si possono creare due campi elenco. Questi vengono configurati con la funzione di cambio immagine

(A pagina: 114).

Elemento di controllo Descrizione

Lista parametri 1

Lista parametri 2

STRATEGIE DI CONTROLLO

Elementi di controllo per strategie di controllo.

Prima lista parametri.

Seconda lista parametri.

Elemento di controllo Descrizione

Lista delle strategie di controllo

Visualizza le strategie di controllo disponibili per la
fase selezionata.
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Applica strategia di controllo Applica la strategia di controllo selezionata nella
lista nella fase.

PLACEHOLDER

Elementi di controllo per placeholder

Elemento di controllo Descrizione

Liste der Platzhalter Zeigt die verfugbaren Platzhalter fur Aggregate
an.

Elemente in der Liste kdnnen in der Runtime Uber
ein Kontextmenu bearbeitet werden:

» Nuovo: Crea un nuovo orario speciale.

»  Configurare la proprieta : Offnet den
Dialog zum Benennen des Elements und
Zuweisen zu einer Gruppe.

»  Elimina: Cancella I'elemento selezionato. E
possibile una selezione multipla.

»  Nuovo gruppo Crea un nuovo circuit stage.

»  Aggregatsinstanz zuweisen: apre la finestra
di dialogo che consente di ripristinare un
backup.

Wurden Aggregatsklassen geldscht, werden diese
in der Liste angezeigt und mit einem Hinweis
versehen.

Werden Anderungen von einem anderen Client
im zenon Netzwerk gespeichert, wird die Liste auf
allen Clients aktualisiert.

New (Nuovo) Crea una nuova area di allarmi.

Verfugbar fur Vorlagenrezepte und Teilrezepte im
Editiermodus

Bei Teilrezeptinstanzen werden die Eintréage in der
Liste des Host-Rezeptes angezeigt.

Configurare la proprieta : Offnet den Dialog zum Konfigurieren des
ausgewahlten Platzhalters oder der
Platzhaltergruppe. Hier kdnnen Sie auch
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Platzhalter einer Platzhaltergruppe zuweisen.

Das Zuweisen von Platzerhaltern an
Platzhalterguppen ist auch per Drag&Drop
maoglich.

Elimina Cancella la cartella selezionata creata dall'utente,
dopo una richiesta di conferma. E possibile una
selezione multipla.

Durch das Léschen eines Platzhalters werden
Grundfunktionen des Platzhalters, die bereits im
Rezept existieren, ungultig und mussen neu
konfiguriert werden.

Wird eine Platzhaltergruppe geldscht, so werden
die darin enthaltenen Platzhalter wieder der
Gruppe Platzhalter ohne Gruppe zugewiesen. ||
carattere di default non puo essere cancellato.

Nuovo gruppo Erstellt eine neue Platzhalter-Gruppe. Die
Zuweisung eines Platzhalters zu einer Gruppe
erfolgt Uber den Eintrag Konfigurieren im
Kontextment des Platzhalters.

Aggregatsinstanz zuweisen Offnet den Dialog, um einem Platzhalter eine
Aggregatsinstanz zuzuweisen.

Dazu mussen alle ausgewahlten Platzhalter mit
der gleichen Aggregatsklasse verkndpft sein.

Selezione colonne Apre il dialogo che serve alla definizione delle
colonne che devono essere visualizzate nella lista
di informazione allarmi.

Formato colonne Apre la finestra di dialogo (A pagina: 126) che
consente di formattare le colonne.

XML IMPORT/EXPORT

Elemento di controllo per I'importazione/esportazione in un file XML.

Elemento di controllo Descrizione

Esporta ricette master Esporta la ricetta master selezionata in un file
XML.
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Esporta ricette di controllo... Esporta la ricetta di controllo selezionata in un file
XML.

Importa XML Importa il file XML selezionato.

6.5 Cambio immagine - Batch Control

Per usare il modulo Batch Control a Runtime, si deve configurare una funzione di cambio immagine per
poter aprire I'immagine di tipo Batch Control a Runtime:

1. Nel menu contestuale del nodo Funzioni, selezionare la voce Nuova Funzione.
2. Selezionare la funzione Cambio immagine

3. Selezionare i tipo di immagine Batch Control.

Verra visualizzata la finestra di dialogo di filtro (A pagina: 90)

Filtro...
Impostazioni lista strategie di controllo Impostazioni dell ‘elenco dei placeholder unitad Sostituisci collegamenti Sostituisci indici
Impostazioni delle liste ricette Assegnazione variabili Impostazioni liste parametri
Lista ricette master Annulla
Filtra preliminare Variabile
- Guida
Messun preiltro ~ Nessuna variabile collegata:

[] Apri le ricette trovate nell'Editor ricette (massimo 20 ricette)

Impostazioni colonna

[ Acquisisci dallimmagine chiamante

MNome ricetta master Descrizione ricetta master Versione | Version... | Stato ricetta master | Tipo dir...| Stato di esecuzion:
? ? r il i i N
£ >
Selezione colonne. .. Formato colonne....

Lista ricette di controllo

Riempi l'elenco delle ricette di controllo quando si attiva limmagine Filtra le ricette di controllo per stato
(®) Nessun riempimento () Acquisisci fitra da immagine chiamarte
(O) Applica e utilizza |a selezione delle ricette master dallimmagine chiamante (@) Ltilizza questo fitro
(O Applica tutte le ricette master attivate Preparata
T Varabile In esecuzione
Nessun pre-fitro <Messuna variabile collegatas EnzEem
Obsoleta

[ Apri le ricette trovate nell'Editor ricette (massimo 20 ricette)

[ Selezione delle ricette master popola automaticamente |a lista delle ricette di contrallo

Impostazioni colonna
[ Acquisisci dallimmagine chiamante

MNome ncetta master Descritione ricetta master ‘Versione | Veersion... | Stato ricetta master | Tipo dincetta | Stato di es:

N il T T T il
< >

Selezione colonne. .. Formato colonne....

Momi di ricetta sono case senstive

Proponi dialogo a Runtime

4. Configurare le
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a) impostazioni (A pagina: 90) per la lista delle ricette master/ricette di controllo, incluso

Pre-Filtro (A pagina: 94).

@) O

(oN

)
)

e

) Assegnazione variabili (A pagina: 96)

) Impostazioni lista parametri (A pagina: 114)

Impostazioni lista strategie di controllo (A pagina: 119)

Einstellungen der Aggregatsplatzhalter-Liste (A pagina: 121)

5. Collegare la funzione ad un pulsante d'immagine per poter aprire I'immagine a Runtime

6.5.1 Impostazioni delle lista ricette

Le impostazioni sono configurate per:
P Lista ricette master
P Lista delle ricette di controllo

»  Filtro preliminare (A pagina: 94)

Impostazioni lista strategie di controllo
Impostazioni delle liste ricette

Lista ricette master
Fittro preliminare Variabile
Nessun preittro ~ <Nessuna variabile collegata:

[] Apri le ricette trovate nelEditor ricette (massimo 20 ricette)

Impostazioni colonna

[] Acquisisci dallimmagine chiamantes

Impostazioni dell ‘elenca dei placeholder unitd
Assegnazione variabili

Sostituisci collegamenti

Sostituisci indici
Impostazioni liste parametri

Nome ricetta master Descrizione ricetta master

Versione | Version

Stato ricetta master | Tipo dir. | Stato di esecuzion

i i i V V V K
< >
Selezione colonne Formato colonne
Lista ricette di controllo
Riempi I'elenco delle ricette di controllo quando si attiva [immagine Fittra le ricette di controllo per stato
(®) Nessun riempimento () Acquisisci fitro da immagine chiamante
() Applica e utilizza la selezione delle ricette master dallimmagine chiamante (®) Utiizza questo filtro
() Applica tutte le ricstte master attivate Preparata
s o] i
Filtro preliminare Variabile In esecuzione
] Completat
Nessun preiltro <Nessuna variabile colegata> Lrshd
Obsoleta
[ Apri le ricette trovate nellEditor ricette (massimo 20 ricette)
[ Selezione delle ricette master popola automaticamente |a lista delle ricette di controllo
Impostazioni colonna
[ Acquisisci dallimmagine chiamarte
MNome ricetta master Descritione ricetta master Versione | Version... | Stato ricetta master | Tipo diricetta | Stato di es
i i i i i r
< >

Selezione colonne Formato colonne

Nomi di ricetta sono case sensitive

Proponi dialogo a Runtime

ok
Annulla

Guida
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LISTA RICETTE MASTER

Configurazione per le ricette master.

Opzione Descrizione

Filtro preliminare Selezionare dall'elenco a discesa se le ricette modello devono
essere pre-filtrate all'apertura. Possibili impostazioni:

»  Nessun pre-filtro:
Le ricette non sono pre-filtrate. Nella lista verranno
visualizzate tutte le ricette master.

» ID da variabile:
Le ricette sono filtrate per ID. La condizione del filtro &
specificata nella proprieta Variabile.

»  Nome da variabile:
Le ricette sono filtrate in base al nome. La condizione del
filtro e specificata nella proprieta Variabile.

Variabile Definizione delle variabili che restituisce i valori per il filtro
preliminare. Fare clic sul pulsante ... per aprire la finestra di
dialogo per la selezione della variabile.

Acquisisci (impostazioni Attiva: a Runtime, le impostazioni di colonna vengono acquisite
colonne) dall'immagine dallimmagine chiamante, cioe da quell'immagine in cui e
chiamante progettato il pulsante cui e stata collegata la funzione di cambio

immagine. Anche I'immagine chiamante deve essere di tipo
Batch Control. Le proprieta corrispondenti non possono piu
essere configurate nell'Editor.

Campo elenco Visualizzazione delle colonne configurate.

Selezione colonne Apre la finestra di dialogo per la selezione delle colonne (A
pagina: 122).

Formato colonne Apre la finestra di dialogo (A pagina: 203) per la formattazione

delle colonne.

LISTA DELLE RICETTE DI CONTROLLO

Configurazione delle ricette di controllo.

Opzione Descrizione

Riempi I'elenco delle ricette di  Impostazione che definisce in che modo deve essere popolata
controllo quando si attiva la lista delle ricette master al momento della sua apertura.
l'immagine Selezione di una opzione.
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Filtro preliminare

Variabile

Apri le ricette trovate
nell'Editor ricette

Selezione delle ricette
master popola
automaticamente la lista
delle ricette di controllo

Acquisisci (impostazioni
colonne) dall'immagine
chiamante

Campo elenco

Selezione colonne

»  Nessun riempimento

» Applica e utilizza la selezione delle ricette master
dall'immagine chiamante

»  Applica tutte le ricette master attivate

Selezione fra le opzioni offerte dal menu a tendina; qui si
definisce se debba essere usata o meno una forma di pre-filtro
quando si visualizzano le ricette di controllo. Possibili
impostazioni:

»  Nessun pre-filtro: le ricette non sono pre-filtrate.

» ID da variabile: le ricette sono filtrate per ID. La
condizione del filtro e specificata nella proprieta
Variabile.

»  Nome da variabile: le ricette sono filtrate in base al nome.
La condizione del filtro e specificata nella proprieta
Variabile.

» Job ID dalla variabile: le ricette sono filtrate per Job ID. La
condizione del filtro e specificata nella proprieta
Variabile.

Definizione delle variabili che restituisce i valori per il filtro
preliminare. Fare clic sul pulsante ... per aprire la finestra di
dialogo per la selezione della variabile.

Attiva: tutte le ricette visualizzate nell'elenco all'apertura
vengono aperte nell'Editor ricette.

Nota: vengono aperte al massimo le prime 20 ricette trovate.

Attiva: la lista delle ricette di controllo visualizza sempre le
ricette di controllo delle ricette master selezionate in quel
momento. A Runtime non e quindi necessario premere |l
pulsante Aggiorna dinamicamente la lista delle ricette di
controllo.

Attiva: le impostazioni delle colonne verranno acquisite a
Runtime dall'immagine chiamante. Le proprieta corrispondenti
non possono piu essere configurate nell'Editor.

Visualizzazione delle colonne configurate.

Apre la finestra di dialogo per la selezione delle colonne.
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Formato colonne Apre la finestra di dialogo (A pagina: 203) per la formattazione
delle colonne.

Filtra le ricette di controllo per  Impostazioni per filtrare le ricette di controllo in base al loro
stato stato.

Acquisisci filtro da Attiva: il filtro viene acquisito dall'immagine chiamante.
immagine chiamante

Utilizza questo filtro Selezione di criteri per lo stato di una ricetta da richiamare.

Attiva: e possibile selezionare piu stati; per farlo si deve attivare
la checkbox corrispondente (segno di spunta nella casella).

» Preparata
» In esecuzione
» Completata

» Obsoleta

OPZIONI GENERALI

Nomi di ricetta sono case Attiva: quando viene eseguita |'operazione di filtro per nomi
sensitive ricetta, si tiene conto della scrittura in lettere

maiuscole/minuscole.

Default: non attiva.

Proponi dialogo a Runtime  Attiva: al momento della chiamata funzione a Runtime, verra
visualizzata questa finestra di dialogo e I'utente potra
modificare la configurazione prima dell’esecuzione della
funzione.

La finestra di dialogo verra aperta a Runtime sul computer
corrente. Nel funzionamento di rete, la finestra di dialogo verra
aperta sul client se la chiamata funzione avviene sul client.

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO.

Opzione Descrizione

OK Accetta le modifiche in tutte le schede e chiude la
finestra di dialogo.

Annulla Annulla tutte le modifiche in tutte le schede e chiude la
finestra di dialogo.
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Guida Apre la guida online.

Nota: selezione variabile tramite nome o ID: per la selezione di variabili sulla base di nome o ID,
possono essere scelte rispettivamente variabili numeriche e variabili stringa. | tipi di dato vengono
convertiti nella forma rispettivamente corretta.

6.5.1.1 Filtro preliminare

Per evitare che a Runtime tutte le ricette vengano sempre caricate nelle corrispondenti liste, & possibile
definire gia in fase di configurazione della funzione di cambio immagine dei criteri di filtro per ricette
master e ricette di controllo. A Runtime verranno visualizzate nella liste delle ricette master e in quella
delle ricette di controllo solo quelle ricette che soddisfano i criteri di filtro. Queste ricette verranno
aperte anche nell’Editor delle ricette, a condizione che questo sia stato attivato.

Nota: a causa della grande quantita di dati delle ricette da caricare, il cambio immagine puo richiedere
un certo tempo a Runtime. Il progresso del processo viene visualizzato in una barra di avanzamento.

Filtro...

Impostazioni lista strategie di controllo Impostazioni dell ‘elenca dei placeholder unitd Sostituisci collegamenti Sostituisci indici

Impostazioni delle liste ricette Assegnazione variabil Impostazioni liste parametri
Lista ricette master Annulla
Fittro preliminare Variabile
Guida

Nessun preittro ~ <Nessuna variabile collegatas

[] Apri le ricette trovate nelEditor ricette (massimo 20 ricette)

Impostazioni colonna

[] Acquisisci dallimmagine chiamantes

MNome ricetta master Descrizione ricetta master Versione | Version . | Stato ricetta master | Tipodir. | Stato di esecuzion

N i i i i N 9
< >

Selezione colonne Formato colonne

Lista ricette di controllo

Riempi I'elenco delle ricette di controllo quando si attiva [immagine
(®) Nessun riempimento

() Applica e utilizza la selezione delle ricette master dallimmagine chiamante

Fittra le ricette di controllo per stato
() Acquisisci fitro da immagine chiamante
(®) Utiizza questo filtro

() Applica tutte le ricstte master attivate Preparata
s o] i
e TEE Variabile In esecuzione
] Completata
Messun preiltro <Nessuna variabile collegata> P
Obsoleta

[ Apri le ricette trovate nellEditor ricette (massimo 20 ricette)
[ Selezione delle ricette master popola automaticamente |a lista delle ricette di controllo

Impostazioni colonna

[ Acquisisci dallimmagine chiamarte

Descritione ricetta master

il

Nome ricstta master

<

T

Wersione | Version...

i

i

Stato ricetta master | Tipo dificetta | Stato dies

i i

>

Selezione colonne Formato colonne

Nomi di ricetta sono case sensitive

[ Proponi dialogo a Runtime

Se non si desidera che I'utente sia in grado di rimuovere il filtro a Runtime:
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Disattivare 'opzione Proponi dialogo a Runtime.

Bloccare il filtro colonna: Aprire la finestra di dialogo Formato colonne... (A pagina: 126) e
attivare I'opzione Blocca filtro colonne a Runtime. In questo modo sara impossibile per
I"operatore modificare il filtro a Runtime e non verranno visualizzate quelle ricette che, per es.,
non e autorizzato a modificare.

FILTRO PER RICETTE MASTER

Configurare:

1.

Filtro preliminare

Specificare se le ricette devono essere pre-filtrate. Le ricette possono essere filtrate per ID o per
nome. A Runtime, la condizione di filtro viene verificata per mezzo di una variabile.

Impostazioni colonna

a) Nella finestra di dialogo di configurazione della funzione di cambio immagine, cliccare su
un filtro colonna nella Lista delle ricette master, oppure nella Lista delle ricette di controllo.

b) Inserire qui il testo difiltro desiderato; sono consentite wildcard in forma di asterisco (*).
c) Per confermare il testo di filtro, premere il tasto Invio; il filtro verra applicato.

Apertura ricetta automatica

Specificare se le ricette trovate devono essere aperte immediatamente nell’Editor delle ricette o
meno.

Nota: e possibile aprire automaticamente un massimo di 20 ricette (le prime 20 ricette
trovate).

¥Info

In caso di reload del Runtime, vengono nuovamente applicate le impostazioni del
filtro preliminare per ricette master. Questo vale anche se cambia il valore delle
variabili filtro, oppure se si aggiungono alla lista altre ricette che non
corrispondono al filtro. In caso di reload, la lista viene ripristinata sempre in modo
esatto.

FILTRO PER RICETTE DI CONTROLLO

Configurare:

1.

Stato ricetta

Filtrare le ricette di controllo in base al loro stato. E possibile selezionare piu stati
contemporaneamente attivando le checkbox corrispondenti (segno di spunta nella casella);
oppure si puo acquisire il filtro dall'immagine chiamante.

Riempimento della lista delle ricette

95 | 359



Specificare se e come deve essere popolata la lista delle ricette di controllo alla sua apertura.

Filtro preliminare

Specificare se le ricette devono essere pre-filtrate. Le ricette possono essere filtrate per ID,
nome o Job ID. A Runtime, la condizione di filtro viene verificata per mezzo di una variabile.

Impostazioni colonna

a) Nella finestra di dialogo di configurazione della funzione di cambio immagine, cliccare su
un filtro colonna nella Lista delle ricette master, oppure nella Lista delle ricette di controllo.

b) Inserire qui il testo di filtro desiderato; sono consentite wildcard in forma di asterisco (*).
c) Per confermare il testo di filtro, premere il tasto Invio; il filtro verra applicato.

Apertura ricetta automatica

Specificare se le ricette trovate devono essere aperte immediatamente nell’Editor delle ricette o
meno.

Nota: e possibile aprire automaticamente un massimo di 20 ricette (le prime 20 ricette
trovate).

¥|nfo

In caso di reload del Runtime, le impostazioni del filtro preliminare per le ricette
di controllo non vengono applicate di nuovo. Vengono invece visualizzate tutte
le ricette di controllo che corrispondono al filtro corrente a Runtime (ricette
master, stato, filtro colonne).

6.5.2 Assegnazione variabili

In questa scheda si collegano variabili ad elementi nella ricetta. In questo modo e possibile visualizzare
gli stati di una fase o di una ricetta parziale in un’altra immagine, e reagire agli stessi. Lo stato di
esecuzione della ricetta e dell'oggetto selezionato possono essere visualizzati usando variabili stringa o
numeriche. Le variabili numeriche si prestano, ad esempio, ad essere collegate ad un elemento
combinato. | dettagli relativi agli stati si trovano nel capitolo Codifica dello stato di esecuzione (A pagina:

100).

Per visualizzare gli stati:

1.
2.
3.

Creare una nuova immagine con gli elementi di controllo desiderati.
Collegare gli elementi a variabili.

Collegare poi queste variabili nel filtro della funzione di cambio immagine agli oggetti
corrispondenti.

96 | 359



COLLEGARE VARIABILI

Per collegare una variabile:
1. Cliccare sul pulsante ....
2. Siapre la finestra di dialogo che consente di selezionare una variabile.

3. Selezionare la variabile desiderata.

VISUALIZZAZIONE

Vengono visualizzati:
»  Perlaricetta, su cui si trova il focus:
» Nome
» Descrizione
» Stato
» Modalita di esecuzione
» Stato di esecuzione
» Tipo ricetta
» Perl'oggetto nella ricetta su cui si trova il focus (fase o ricetta parziale):
Nome
Descrizione
Unita

Tipo
Stato interno

Tempo di awio

»

»

»

»

» Stato
»

»

» Tempo di conclusione
»

Contatore di esecuzione:
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» Tempo di esecuzione

Ricetta master
Nome:
Versione
Wersione inizizle
Descrizione
Stato festo)

Stato {numerico)

Ricetta parziale

Nome

Descrizione

Oggetto selezionato

Nome
Descrizione
Unita

Tipo (Testa)
Tipo {numerica)

Strategia di controllo

Impostazioni lista strategie di controllo
Impostazioni delle liste ricette

<Messuna variabile collegata>
<Nessuna variabile collegata>
<Messuna variabile collegata>
<MNessuna variabile collegata:
<MNessuna variabile collegata>

<Messuna variabile collegata>

<MNessuna variabile collegata:

<MNessuna variabile collegata>

<MNessuna variabile collegata>
<Nessuna variabile collegata>
<Nessuna variabile collegata>
<Messuna variabile collegata>
<Messuna variabile collegata>

<Nessuna variabile collegata>

Descrizione strategia di controllo |<Messuna variabile collegata>
Numero strateqia di controllo [<Nessuna vaniabile collegata>

1D Blemento <Messuna variabile collegata

Impostazioni dell ‘elenco dei placeholder unitd

Assegnazione variabili Impostazioni liste parametri OK
Ricetta di controllo Annulla
E MNome (<Messuna variabile collegata>
Guida

Descrizione
Stato {testo)
Stato (numerica)

Job ID testa)

Generale

Modalita di esecuzione (Testa)
Modalita di esecuzione {numerico)
Stato di esecuzione (Testo)

Stato di esecuzione (numerica)
Tipo di ricetta festa)

Tipo di ricetta {numerico)

Stato ftesto)

Stato {numerico)

Stato intemo ftesto)
Stato intemo (numerico)
Orario di inizio

Orario difine

Contatore di esecuzione

Durata di esecuzione

Sostituisci collegamenti

<MNessuna variabile collegata>
<Messuna variabile collegata>
<MNessuna variabile collegata:

<MNessuna variabile collegata>

<MNessuna variabile collegata:
<MNessuna variabile collegata>
<Messuna variabile collegata>
<MNessuna variabile collegata:
<MNessuna variabile collegata>

<Messuna variabile collegata>

<Messuna variabile collegata>
<Nessuna variabile collegata>
<MNessuna variabile collegata>
<Messuna variabile collegata>
<Messuna variabile collegata>
<MNessuna variabile collegata>
<Messuna variabile collegata>

<MNessuna variabile collegata:

Sostituisci indici

Parametro Descrizione

Ricetta master

Ricetta di controllo

Collegamenti di variabili per la ricetta master (A pagina: 102).

Lo stato viene visualizzato quando la ricetta riceve il focus, oppure
una fase o una ricetta parziale sono evidenziati.

Si possono collegare:

»

Nome

Versione
Versione iniziale
Descrizione
Stato (Testo):

Stato (Numerico):

Collegamenti di variabili per la ricetta di controllo. (A pagina: 103)

Lo stato viene visualizzato quando la ricetta riceve il focus, oppure
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Parametro Descrizione

una fase o una ricetta parziale sono evidenziati.

Si possono collegare:
» Nome
» Descrizione
» Stato (Testo):
» Stato (Numerico):

» Job ID (Testo)
Ricetta parziale (Operation)  Collegamenti di variabili per la ricetta parziale (A pagina: 104)

Lo stato viene visualizzato quando la ricetta riceve il focus, oppure
una fase o una ricetta parziale sono evidenziati.

Si possono collegare:
» Nome

» Descrizione
Generale Collegamenti di variabili per informazioni generali (A pagina: 104)

Lo stato viene visualizzato quando la ricetta riceve il focus, oppure
una fase o una ricetta parziale sono evidenziati.

Si possono collegare:
» Modalita di esecuzione (Testo)
» Modalita di esecuzione (numerico)
» Stato di esecuzione (Testo)
» Stato di esecuzione (numerico)
» Tipo ricetta (Testo)

» Tipo ricetta (Numerico):

Oggetto selezionato Collegamenti di variabili per I'oggetto selezionato (fase o ricetta
parziale) (A pagina: 106).

Lo stato viene visualizzato quando una fase o una ricetta parziale
sono evidenziati nella ricetta.

Si possono collegare:
» Nome

» Descrizione
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Parametro Descrizione

» Unita

» Tipo (Testo):

» Tipo (Numerico):

»  Strategia di controllo

» Descrizione strategia di controllo
»  Numero strategia di controllo
»  Stato (Testo)

»  Stato (Numerico):

» Stato interno (Testo):

»  Stato interno (Numerico):

» Tempo di awio

» Tempo di conclusione

» Contatore di esecuzione

» Tempo di esecuzione

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO.

Opzione Descrizione

OK Accetta le modifiche in tutte le schede e chiude la
finestra di dialogo.

Annulla Annulla tutte le modifiche in tutte le schede e chiude la
finestra di dialogo.

Guida Apre la guida online.

Nota: se sono evidenziati piu oggetti, non verra visualizzata nessuna informazione.
6.5.2.1 Codifica dello stato di esecuzione

STATO DI ESECUZIONE

Lo stato di esecuzione (sia per la ricetta, che per 'oggetto selezionato) e codificato con diverse
informazioni:

»  Byte 0: Stato di esecuzione

» Byte 7: bit di stato per lo stato.
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» Byte 2: tipo di oggetto che e parte dello stato.

Se nessuna ricetta e aperta, le variabili stringa saranno vuote e quelle numeriche avranno il valore 0.

BYTE O

Stato di esecuzione

Quali valori sono possibili dipende dal tipo di oggetto.

stringa Decimale Binario

ldle

In esecuzione

Completata

In pausa (a partire dallo stato: in esecuzione)
In pausa

Fermare (a partire dallo stato: in esecuzione)
Fermare (a partire dallo stato: in pausa)
Fermare (a partire dallo stato: Riavviare)
Interrotto

Riavviare (a partire dallo stato: Fermato)
Stop (a partire dallo stato: in esecuzione)
Stop (a partire dallo stato: in pausa)

Stop (a partire dallo stato: Fermato)
stoppato

Annulla (a partire dallo stato: in esecuzione)
Annulla (a partire dallo stato: in pausa)
Annulla (a partire dallo stato: Fermato)

Annullato

BYTE 1

Bit di stato per lo stato.

1
2
3

10
17
12
13
14
15
16
17

18

1

10

11
100
107
110
177
1000
1001
1010
1071
1100
1101
1710
1771
10000
10001

10010

Il testo viene aggiunto alla variabile stringa. Nelle variabili numeriche vengono settati i corrispondenti bit.
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Valori per le variabile stringa Valori per variabili numeriche

n elementi in stato di deviazione 0b000000017
Attesa di n elemento(i) 0b00000070
BYTE 2

Tipo di oggetto che e parte dello stato.
Solo per variabile numerica.

1 1 Ricetta
2 10 Fase
3 17 Oggetto-ricetta parziale nella ricetta.

6.5.2.1.1 Ricetta master

NOME

Nome della ricetta master aperta al momento, oppure della ricetta master associata alla ricetta di
controllo o alla ricetta parziale aperta al momento.

DESCRIZIONE

Descrizione della ricetta master aperta al momento, oppure della ricetta master associata alla ricetta di
controllo o alla ricetta parziale aperta al momento.

STATO (TESTO O NUMERICO)

Stato della ricetta master aperta al momento, oppure della ricetta master associata alla ricetta di
controllo o alla ricetta parziale aperta al momento.

Valori di variabili:

Nessuna ricetta nella view attiva 0 0
Creazione (non visibile) 7 7
Modalita di editazione 2 10
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Rilasciata

Modalita test

Verifica in esecuzione
Terminato con errore

Obsoleta

6.5.2.1.2Ricetta di controllo

NOME

3
4

Decimale Binario

11
100
107
110

1001

Nome della ricetta di controllo selezionata al momento. La ricetta deve essere aperta e avere il focus.
Viene popolato nella ricetta di controllo e nell’istanza di ricetta parziale nella ricetta di controllo.

DESCRIZIONE

Descrizione della ricetta di controllo selezionata al momento. La ricetta deve essere aperta e avere il
focus. Viene popolato nella ricetta di controllo e nellistanza di ricetta parziale nella ricetta di controllo.

STATO (TESTO O NUMERICO)

Stato della ricetta di controllo selezionata al momento. La ricetta deve essere aperta e avere il focus.
Viene popolato nella ricetta di controllo e nellistanza di ricetta parziale nella ricetta di controllo.

Decimale Binario

Valori di variabili:
Nessuna ricetta di controllo attiva
Creazione (non visibile)
Preparata
In esecuzione
Completata
Terminato con errore

Obsoleta

0

1

0

1
10
17
100
107

1m
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6.5.2.1.3Ricetta parziale

NOME

Nome della ricetta parziale aperta al momento. Viene popolato nel modello ricetta parziale e
nell‘istanza di ricetta parziale.

DESCRIZIONE

Descrizione della ricetta parziale aperta al momento. Viene popolato nel modello ricetta parziale e
nell'istanza di ricetta parziale.

6.5.2.1.4Generale

Attenzione: il contenuto di queste variabili non & compatibile fra le versioni zenon 7.10 e 7.11.

MODALITA DI ESECUZIONE (TESTO O NUMERICO)

Modalita di esecuzione impostata al momento per la ricetta selezionata correntemente. Viene popolato
per tutti i tipi di ricetta.

Valori di variabili:

stringa Decimale Binario

Automatico 7 01
semiautomatica 2 10
Manuale 3 17

STATO DI ESECUZIONE (TESTO O NUMERICO)

Stato della ricetta.

BYTE O

Valori di variabili:

stringa Decimale Binario

ldle 1 1
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stringa Decimale Binario

In esecuzione 2 10
Completata 3 11
Sospensione in corso 4 100

(a partire dallo stato: in esecuzione)
In pausa 5 107

Fermare 6 170
(a partire dallo stato: in esecuzione)

Interrotto 9 1001

Riavviare 10 1070

(a partire dallo stato: Fermato)

Stop 11 1017

(a partire dallo stato: in esecuzione)

Stoppato 14 1170

Annulla 15 1771

(a partire dallo stato: in esecuzione)

Annullato 18 10010
BYTE 1

n elementi in uno stato di deviazione 0b000000017

Attesa di n elemento(i) 0b00000070
BYTE 2

Tipo di oggetto Solo per le variabili numeriche.

1 1 Ricetta

TIPO DI RICETTA (TESTO O NUMERICO)

Tipo della ricetta selezionata al momento. Viene popolato per tutti i tipi di ricetta.
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Valori di variabili:

stringa Decimale Binario

Ricetta master 1
Ricetta di controllo 2
Modello ricetta parziale 4
Istanza Operation in ricetta master 9
Istanza Operation in ricetta di controllo 10

6.5.2.1.50ggetto selezionato

1

10
100
1001
1010

Le variabili per I'oggetto selezionato contengono sempre dati se e stata scelta una fase o una ricetta
parziale nella ricetta correntemente selezionata. Queste variabili vengono popolate per tutti i tipi di
ricetta. Se non e stato selezionato nessun oggetto, oppure se ne ¢ stato selezionato piu di uno, le

variabili stringa sono vuote e quelle numeriche hanno il valore 0.

NOME

Viene riempito con il nome della fase o della ricetta parziale.

DESCRIZIONE

Viene riempito con la descrizione della fase o della ricetta parziale.

UNITA

Viene popolato con il nome dell’'unita della fase selezionata.

TIPO (TESTO O NUMERICO)

Valori di variabili:

Fase

Ricetta parziale

3
13

17

1101
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STATO (TESTO O NUMERICO)

Viene popolato con lo stato di esecuzione corrente dell'elemento.

VALORI PER UNA FASE.

BYTE O

Valori di variabili:

ldle
In esecuzione
Completata
Sospensione in corso
(a partire dallo stato: in esecuzione)
In pausa
In corso
(a partire dallo stato: in esecuzione)
In corso(a partire dallo stato:
in pausa)
In corso
(a partire dallo stato: riavvia)

Fermato

Riavvia

(a partire dallo stato: Fermato)
Arresta

(a partire dallo stato: in esecuzione)
Arresta

(a partire dallo stato: in pausa)

Arresta

1
2
3

10

17

12

13

1
10
11

100

107
110

177

1000

1001

1070

1017

1700

1101
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(a partire dallo stato: Fermato)
Stoppato 14 1770

In annullamento 15 1777
(a partire dallo stato: in esecuzione)

In annullamento 16 10000
(a partire dallo stato: in pausa)

In annullamento 17 10007
(a partire dallo stato: Fermato)

Annullato 18 10010

BYTE 1:

Sempre vuoto.

BYTE 2:
Tipo di oggetto Solo per la variabile numerica.

Valori di variabili:

Fase 2 10

VALORI PER UN'ISTANZA RICETTA PARZIALE.

BYTE O

Valori di variabili:

ldle ] 1

In esecuzione 2 10
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Completata

Sospensione in corso
(a partire dallo stato: in esecuzione)

In pausa

In corso
(a partire dallo stato: in esecuzione)

Fermato

Riavvia

(a partire dallo stato: Fermato)
Arresta

(a partire dallo stato: in esecuzione)
Arresta

(a partire dallo stato: in pausa)
Arresta

(a partire dallo stato: Fermato)

Stoppato

In annullamento

(a partire dallo stato: in esecuzione)
In annullamento

(a partire dallo stato: in pausa)

In annullamento

(a partire dallo stato: Fermato)

Annullato

3

4

10

17

12

13

14

15

16

17

18

17

100

107

110

1001

1010

1071

1700

1101

1770

1777

10000

10001

10070
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BYTE 1

Valore per la variabile stringa Valore per la variabile numerica

n elementi in stato divergente 0b000000017

Il bit viene settato solo se nella ricetta parziale ci sono oggetti il cui stato differisce da quello della ricetta
parziale stessa. Eccezioni sono /dle e Completata.

BYTE 2:

Tipo di oggetto Solo per la variabile numerica.

Valori di variabili:

Oggetto ricetta parziale nella ricetta. 3 11

STATO INTERNO (TESTO E NUMERICO)

Viene popolato con lo stato di esecuzione interno dell’elemento selezionato.

Composizione dello stato interno:
» Byte O stato
» Byte 7: bit di stato
» Byte 2 tipo di oggetto
» Byte 3: stato di errore del PLC
» Bit 0 errore PLC in attesa
» Bit 7: errore PLC risolto

VALORI PER UNA FASE.

BYTE O

Stato interno Il testo puo essere differente per altri oggetti.
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VALORI DI VARIABILI:

ldle

Attendere che la fase sia pronta per
l'avvio

In attesa di assegnazione unita

In attesa di assegnazione unita -
Timeout

In attesa della condizione di esecuzione
esclusiva

In attesa dell'interblocco di ingresso

In attesa del blocco di entrata -
Timeout

In attesa della condizione di fase
completata

In attesa della condizione di fase
completata - Timeout

In attesa della condizione di fase
completata - Errore di scrittura valore

In attesa del tempo di esecuzione
minimo

Attendere che la ricetta sia nello stato
‘In esecuzione"

In attesa delle condizioni successive

In attesa delle condizioni successive -
Timeout

Scrittura dei parametri di setpoint
Scrittura dei parametri iniziali
Placeholder non collegato a istanza

Errori di validazione

10

17

2

13

14

18
19
23

24

1

10

17

100

107

110

1m

1000

1001

1070

1071

1100

1101

1770

10070
10077
10111

17000
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Timeout per assegnazione istanza 25 17001
Riscrittura dei parametri iniziali 26 11070
Riscrittura dei parametri di setpoint 27 11011
Attendere conferma delle modifiche 28 171700
apportate prima di scrivere i parametri

iniziali

Attendere conferma delle modifiche 29 17707

apportate prima di scrivere i parametri
iniziali - Timeout

Attendere conferma delle modifiche 30 11710
apportate prima di scrivere i parametri

di setpoint

Attendere conferma delle modifiche 37 171717

apportate prima di scrivere i parametri
di setpoint - Timeout

BYTE 1

Stato. Solo per variabile numerica.

Valori di variabili:

Un errore di esecuzione e in attesa. ] 1
Un errore di comunicazione € in attesa. 8 1000
Errore di comunicazione a causa di un 9 10017

tentativo di scrittura non riuscito.

Errore di comunicazione risolto. 16 10000
Comunicazione ripristinata 64 1000000
Comunicazione ripristinata dopo un 65 1000001

tentativo di scrittura non riuscito.

Con una fase, puo essere attivo solo uno dei bit per I'errore di comunicazione alla volta. Con una ricetta
parziale, viene settato sempre un bit se e rilevante per almeno una fase interna.
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BYTE 2
Tipo di oggetto Solo per la variabile numerica.

Valori di variabili:

Oggetto ricetta parziale nella ricetta. 3 17
POSSIBILITA PER LA FASE

BYTE O

Tutte le possibilita.

BYTE 1

Tutte le possibilita.

BYTE 2

Significato Valori per variabili numeriche: Valori per variabili

Decimale numeriche:
Binario

Fase 2 10
POSSIBILITA PER ISTANZE RICETTA PARZIALE

BYTE O

Valori di variabili:

ldle ] 1

Esecuzione degli oggetti interni 8 1000

In attesa delle condizioni successive 13 1707
BYTE 1

Valori di variabili:
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Esecuzione di oggetti interni. 1 1
Vengono visualizzati gli errori
esistenti.

BYTE 2

Valori di variabili:

Oggetto ricetta parziale nella ricetta. 3 17

ORARIO DI INIZIO

Momento in cui e iniziata I'esecuzione dell'oggetto selezionato.

ORARIO DI FINE

Momento in cui e stata completata |'esecuzione dell’'oggetto selezionato.

DURATA DI ESECUZIONE

Periodo trascorso fino a questo momento dall‘inizio dell’esecuzione.

CONTATORE DI ESECUZIONE

Numero che indica quante volte e stato eseguito |'elemento.

6.5.3 Impostazioni delle liste parametri

Sono disponibili due liste di parametri con opzioni identiche. Queste liste possono essere configurate e
utilizzate in modo individuale.

Le liste dei parametri vengono create nell'immagine e configurate quando si imposta la funzione di
cambio immagine.
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Se si desidera modificare una lista direttamente sullo schermo, attivare la funzionalita Multi-Touch.
Per informazioni piu dettagliate sull’argomento, si prega di consultare il capitolo Configurare interazioni.

Filtro...
Impostazioni lista strategie di controllo Impostazioni dell ‘elenco dei placeholder unita Sostituisci collegamenti Sostituisci indici
Impostazioni delle liste ricette Assegnazione variabili Impostazioni liste parametri oK
Lista parametri 1 Annulla
Nome Descrizione Tipa Tipo di dati parametro | Variabile alore parametro Guid
uida
i i i r V |
< >

Selezione colonne... Formato colonne...

Visualizza parametri di comando
Modfficabile in ricetta master Modfficabile nella ricetta di controllo Modfficabile nel tipo di ricetta comente
Non modfficabile in ricetta master Non modfficabile nella ricetta di contralla Non modificabile nel tipo di ricetta comente

[] Visualizza parametri Retum/PLC Sync

Variabile per visualizzare il numera di voci

<MNessuna variabile collegata>

Lista parametri 2
Nome Descrizione Tipa Tipo di dati parametro | Variabile Valore parametro
V r i 7 i i
£ >
Selezione colonne... Formato colonne...

isualizza parametri di comando
[] Modfficabile in ricetta master [] Modfficabile nella ricetta di controllo [] Modfficabile nel tipo di ricetta comente
[] Non modfficabile in ricetta master [] Non modificabile nella ricetta di controllo [[] Non modificabile nel tipo di ricetta comente

Visualizza parametri Retum./PLC Sync

Variabile per visualizzare il numena di voci
<MNessuna variabile collegata>

LISTA PARAMETRI 1

Parametro Descrizione

Lista parametri 1 Visualizzazione della lista configurata. E possibile:
» Filtrate le colonne

» Modificare la larghezza delle colonne trascinando il
bordo dell’intestazione con il mouse verso destra o
sinistra.

» Moaodificare I'ordine delle colonne spostando
I'intestazione via Drag & Drop.

Nota: si puo disabilitare le possibilita di filtro e configurazione a
Runtime anche tramite le proprieta del gruppo Intestazione.

Attenzione: se nell'Editor viene creato un filtro e la
visualizzazione della riga del filtro viene disabilitata a Runtime, il
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Parametro Descrizione

filtro verra applicato ma non potra piu essere configurato.

Selezione colonne Apre la finestra di dialogo per la selezione delle colonne (A
pagina: 122) da visualizzare.

Formato colonne Apre la finestra di dialogo per la formattazione delle colonne (A
pagina: 126).

Visualizza parametri di Selezione dei parametri di comando da visualizzare. La

comando selezione avviene attivando le checkbox (segno di spunta nella
casella):

» Valore parametro modificabile in ricetta master:
Vengono visualizzati i parametri di comando per i quali e
stata impostata nell'Editor |'opzione Valore parametro
modificabile in ricetta master.

» Moadificabile nella ricetta di controllo:
Vengono visualizzati i parametri di comando per i quali e
stata impostata I'opzione Modificabile nella ricetta di
controllo nella ricetta master.

» Moadificabile nel tipo di ricetta corrente:
Vengono visualizzati i parametri dei comandi che
possono essere modificati nel tipo di ricetta corrente.

» Non modificabile in ricetta master:
Vengono visualizzati i parametri di comando per i quali
non é stata impostata nell’Editor I'opzione Valore
parametro modificabile in ricetta master.

» Non modificabile nella ricetta di controllo:
Vengono visualizzati i parametri di comando per i quali
non e stata impostata I'opzione Modificabile nella
ricetta di controllo nella ricetta master.

» Non modificabile nel tipo di ricetta corrente:
Vengono visualizzati i parametri di comando che non
possono essere modificati nel tipo di ricetta corrente.

E possibile configurare qualsiasi combinazione. L'attivazione di
tutte le caselle di controllo porta alla visualizzazione di tutti i
parametri di comando.

Visualizza parametri Attiva: vengono visualizzati i parametri Return/PLC Sync.
Return/PLC Sync

Variabile per visualizzare il Consente di collegare una variabile che a Runtime mostra il
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Parametro Descrizione

numero di voci numero dei parametri visualizzati nella lista.

Fare clic sul pulsante ... per aprire la finestra di dialogo per la
selezione di una variabile.

LISTA PARAMETRI 2

Parametro Descrizione

Lista parametri 2 Lista parametri 2 con le stesse opzioni di configurazione della
Lista parametri 1.

Tramite la proprieta A capo automatico, a Runtime si possono visualizzare in liste anche testi lunghi
articolati in piu righe.

Nell'Editor, nelle proprieta della lista corrispondente passare a Visualizzazione e attivare la checkbox
della proprieta A capo automatico.

L altezza della lista deve essere adattata manualmente.

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO.

Opzione Descrizione

OK Accetta le modifiche in tutte le schede e chiude la
finestra di dialogo.

Annulla Annulla tutte le modifiche in tutte le schede e chiude la
finestra di dialogo.

Guida Apre la guida online.

Le liste parametri vengono create di nuovo a Runtime, quando:
P Nella ricetta si seleziona un altro elemento
P La fase selezionata é stata elaborata.

» Laricetta e stata salvata (anche se il salvataggio e stato eseguito sul client).
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*¥Info
Retrocompatibilita per I'opzione Visualizza parametri di comando:

Questa opzione e stata estesa con la versione 7.11; inoltre, la sua configurazione
non viene piu eseguita usando pulsanti di opzione, ma tramite checkbox. Per
quello che riguarda la retrocompatibilita, le conseguenze sono le seguenti:

Una scrittura "retrocompatibile" e possibile se:
E impostata una sola casella di controllo per i parametri modificabili.
O la combinazione di tutte le caselle di controllo ammette tutti i parametri.

Se dalla combinazione delle caselle di controllo risulta un'impostazione che non
poteva essere configurata con zenon 7.10 o precedenti, nell'elenco non viene
visualizzato nessun parametro.
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6.5.4 Impostazioni lista strategie di controllo

In questa scheda si definisce come la lista delle strategie di controllo dovra essere visualizzata a
Runtime. Esiste la possibilita di predefinire dei filtri.

Impostazioni delle liste ricette Assegnazione variabil Impostazioni liste parametri

Impostazioni lista strategie di controllo Impostazioni dell slenco dei placeholder unita Sostituisci collegamenti Sostituisci indici oK
Lista strategie di controllo Annulla
Nome Desciizione Numero strategia di controllo Guida
i i N
< >

Selezione colonne... Formato colonne...

Opzione Descrizione

Lista strategie di controllo Configurazione della modalita in cui verra visualizzata la
lista a Runtime. Selezionare le colonne desiderate e, se
necessario, definire un filtro.

A Runtime:

»  Sipuo filtrare le colonne.

»  Si puo modificare la larghezza delle colonne
trascinando il bordo dell’intestazione con il mouse
verso destra o sinistra.

»  Si puo modificare I'ordine delle colonne
spostando l'intestazione via Drag & Drop.

Nota: si puo disabilitare le possibilita di filtro e
configurazione a Runtime anche tramite le proprieta del
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Opzione Descrizione

gruppo Intestazione.

Attenzione: se nell'Editor viene creato un filtro e la
visualizzazione della riga del filtro viene disabilitata a
Runtime, il filtro verra applicato ma non potra piu essere
configurato.

Selezione colonne Apre la finestra di dialogo che consente di selezionare le
colonne (A pagina: 122) da visualizzare.

Formato colonne Apre la finestra di dialogo che consente di formattare le

colonne (A pagina: 126).

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO.

Opzione Descrizione

OK Accetta le modifiche in tutte le schede e chiude la
finestra di dialogo.

Annulla Annulla tutte le modifiche in tutte le schede e chiude la
finestra di dialogo.

Guida Apre la guida online.

120 | 359



6.5.5 Einstellungen der Aggregatsplatzhalter-Liste

In questa scheda si definisce come la lista delle strategie di controllo dovra essere visualizzata a
Runtime. Esiste la possibilita di predefinire dei filtri.

Filtro...

Impostazioni delle liste ricette Assegnazione vaniabili Impostazioni liste parametr
Impostazioni lista strategie di controllo Impostazioni dell elenco dei placeholder unita Sostituisci collegamenti Sostituisci indici oK
Lista placeholder unita Annulla
Agal \attemame Agal lterbeschreib... | Agg name (Chart-1D der Teil ingt... | Teil ame Agaregatsinstanznam Gud
uida
g T T g e
< >

Selezione colonne... Formato colonne...

Opzione Descrizione

Aggregatsplatzhalter-Liste Configurazione della modalita in cui verra visualizzata la
lista a Runtime. Selezionare le colonne desiderate e, se
necessario, definire un filtro.

A Runtime:

»  Sipuo filtrare le colonne.

»  Si pud modificare la larghezza delle colonne
trascinando il bordo dell’intestazione con il mouse
verso destra o sinistra.

»  Si pud modificare I'ordine delle colonne
spostando l'intestazione via Drag & Drop.

Nota: si puo disabilitare le possibilita di filtro e
configurazione a Runtime anche tramite le proprieta del
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Opzione Descrizione

Selezione colonne

Formato colonne

gruppo Intestazione.

Attenzione: se nell'Editor viene creato un filtro e la
visualizzazione della riga del filtro viene disabilitata a
Runtime, il filtro verra applicato ma non potra piu essere
configurato.

Apre la finestra di dialogo per selezionare le colonne da
visualizzare.

Apre la finestra di dialogo che consente di formattare le
colonne (A pagina: 126).

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO.

Opzione Descrizione

OK

Annulla

Guida

6.5.6 Selezione colonne

Accetta le modifiche in tutte le schede e chiude la
finestra di dialogo.

Annulla tutte le modifiche in tutte le schede e chiude la
finestra di dialogo.

Apre la guida online.

La selezione colonne é disponibile per tutte le liste configurabili. La configurazione avviene tramite una
finestra di dialogo che offre le stesse opzioni. Le colonne disponibili dipendono dalla lista da
configurare. Esempi di liste specifiche sequono dopo la documentazione delle opzioni.

OPZIONI

Opzione Funzione

Colonne disponibili

Colonne selezionate

Aggiungi ->

Lista delle colonne che possono essere visualizzate nella
tabella.

Colonne che vengono visualizzate nella tabella.

Sposta le colonne selezionate dalla finestra delle colonne
disponibili (sinistra) a quella delle colonne selezionate
(destra). Dopo aver confermato il dialogo cliccando su
OK, le colonne aggiunte verranno visualizzate nella
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N

visualizzazione dettagli.

Aggiungi tutte-> Sposta tutte le colonne disponibili nella finestra delle
colonne selezionate.

<- Elimina Elimina le colonne selezionate nella finestra delle colonne
selezionate e le sposta nella lista di quelle disponibili.
Dopo aver confermato il dialogo cliccando su OK, queste
colonne verranno eliminate dalla visualizzazione dettagli.

<- Rimuovi tutte Cancella tutte le colonne dalla lista delle colonne
selezionate.
In su Sposta l'inserimento selezionato verso I'alto. Questa

funzione e sempre disponibile per i singoli inserimenti;
non e possibile pero una selezione multipla.

In giu Sposta l'inserimento selezionato verso il basso. Questa
funzione e sempre disponibile per i singoli inserimenti;
non e possibile perd una selezione multipla.

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO

Opzione Descrizione

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di
dialogo.

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

Guida Apre la guida online.

Nota: queste impostazioni vengono usate a Runtime per finestre ancorabili (A pagina: 160) solo se non
c e nessun profilo Runtime a disposizione per |'utente loggato.
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ESEMPI - SELEZIONE COLONNE

Selezione colonne per la lista delle ricette master (A pagina: 170):

[ ™
Proprieta colonne u

Scelta colonne
o)
Colonne disponibili: Colonne selezionate:

Definito come obsoleto da (Mome uten Mome ricetta master Annulla
1D ricetta master Aggiungi -> Descrizione ricetta master
Rilasdato da Stato ricetta master

Rilasdiato da (Mome utente) Tipo ricetta
e [ronmgmns | | oree

Modalita REE

Definita come obsoleto il
Definito obsoleto da

<~ Elimina

in s in gitt

Selezione colonne per la lista delle ricette di controllo (A pagina: 240):

Proprieta colonne “

Scelta colonne

o |

Colonne disponibili Colonne selezionate

Definito obsoleto da (Nome utente) Aggiungi -> MNome ricetta master Annulla
1D Ricetta master Descrizione ricetta master

Rilasciato da {(Nome utente) Versione

Aggiungi tutti-> Versione iniziale Guida
Stato ricetta master

<- Elimina Tipo ricetta

Stato di esecuzione
Stato di esecuzione
Rilasdiato il

Rilasdiato da

Definita come obsoleto il
Definito obsoleto da

<-Rimuovi tutt

in sl in gid
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Selezione colonne per la lista delle ricette parziali (A pagina: 227) (disponibile solo a Runtime):

Proprieta colonne

Scelta colonne

Colonne disponibili:

Descrizione ricetta parziale
Stato ricetta parziale
Tipo ricetta parziale

Aggiungi -=

Colonne selezionate:

Mome ricetta parziale
Rilasdato il
Rilasdato da

Rilasciato da (Nome utente])
Aggiungi tutti-= 1D ricetta parziale

<~ Elimina

in s in gitt

Selezione colonne per le liste parametri (A pagina: 114):

r

Proprieta colonne

i

Scelta colonne

Colonne disponibili:

Avviato da

Avviato da (Nome utente)
Avviato il

Definito obsoleto da (Mome utente)
Descrizione ricetta master
Generato da

Generato da (Mome utente)
Generato il

ID ricetta di controllo

1D ricetta master

Mome ricetta master
Mumero di ordinamento
Rilasdato da

Rilasciato da (Mome utente)
Rilasdato il

Stato ricetta master
Variabile di ordinamento

Aggiungi ->

Colonne selezionate:

o)

Mome ricetta di controllo
Descrizione ricetta di controllo
Tipo ricetta

Stato REE
Aggiungi tutti-> Modalitd REE

<~ Elimina

Stato ricetta di controllo
Definita come obsoleto il
Definito obsoleto da

in s0 in gita

Annulla
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Selezione colonne per le strategie di controllo (A pagina: 119):

Impostazioni colonne

Selezione colonne
]
Colonne disponibili Colonne selezionate
Aggiungi - Mome ——

Descrizione
Mumero modalita di esecuzione :

Aggiungi tutti-= Guida

<~ Elimina
<~ Rimuovi tutt
in su in giu

Spaltenauswahl fur Aggregatsplatzhalter-Liste (A pagina: 127):

Proprieta delle colonne

Selezione colonne

x|

Colonne disponibili Colonne selezionate

Definita obsoleta da (Mome utente) Aggiungi -> Mome ricetta master Annulla
1D ricetta master Descrizione ricetta master

Rilasciato da {nome utente) Versione Guida

Aggiungi tutte-> Versione iniziale

Stato ricetta master

<~ Elimina Tipo di ricetta

Stato di esecuzione

- Modalita di esecuzione
<-Elimina tutte Rilasdiata il

Rilasdato da

Definita come obsoleta il
Definita obsoleta da

Su Gili

6.5.7 Formato colonne

In questa finestra di dialogo si definisce il formato delle colonne:
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Configurazione delle proprieta delle colonne per le liste configurabili. Queste impostazioni hanno effetto
sulla lista corrispondente nell'Editor, oppure (in caso di configurazione della funzione di cambio
immagine) a Runtime.

Impostazioni colonne

Formatta colonne
o]

Annulla

Colonne disponibili

Impostazioni

Descrizione

Larghezza

100 Carattere

Orientamento Colori definiti da utente

(®) Orientamento a sinistra [ utilizza colore definito da utente

O centrato Colore testo ||

(O Orientamento a destra

Colore di sfondo _l

COLONNE DISPONIBILI

Opzione Descrizione

Colonne disponibili Lista delle colonne disponibili nella scheda Selezione
colonne. La colonna selezionata viene configurata usando
le opzioni della sezione Impostazioni.

IMPOSTAZIONI

Impostazioni Impostazioni per la colonna selezionata.

Descrizione: Nome del titolo della colonna.
Il titolo colonna e traducibile online. Perché venga
tradotto, bisogna inserire il carattere @ prima del nome.

Larghezza Larghezza della colonna in caratteri. Calcolo: numero per
larghezza media del font selezionato.

Orientamento Orientamento. La selezione avviene usando pulsanti di

opzione.
Possibili impostazioni:

» Orientamento a sinistra: il testo ¢ allineato sul
margine sinistro della colonna.

» Centrato: il testo viene visualizzato centrato
all'interno della colonna.
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Opzione Descrizione

» Orientamento a destra: il testo ¢ allineato sul
margine destro della colonna.

Colori definiti da utente Proprieta per I'impostazione per ogni colonna di colori
definiti dall’'utente per testo e sfondo. Le impostazioni
hanno effetto sia nell’Editor che a Runtime.

Note:

»  Queste impostazioni sono disponibili solo per le
liste configurabili.

» A Runtime, inoltre, si puo evidenziare dove si trova
il focus in un lista usando diversi colori di testo e di
sfondo. La configurazione di questi colori avviene
tramite le Proprieta di progetto.

Utilizza colore definito da utente  Attiva: vengono usati i colori definiti dall’'utente.

Colore testo Colore per la visualizzazione del testo. Cliccando sul
colore, si apre la tavolozza che consente di selezionare un
colore.

Colore di sfondo Colore usato per lo sfondo delle celle. Cliccando sul
colore, si apre la tavolozza che consente di selezionare un
colore.

Disattiva filtro colonne a Runtime » Attiva: il filtro per questa colonna non potra essere

modificato a Runtime.

Nota: disponibile solo per:
» Batch Control
» Trend esteso
» Immagini filtro
» Message Control
» Manager di gruppi ricette
»  Gestione turni

» Lista contestuale
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CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO.

Opzione Descrizione

OK Accetta le modifiche in tutte le schede e chiude la
finestra di dialogo.

Annulla Annulla tutte le modifiche in tutte le schede e chiude la
finestra di dialogo.

Guida Apre la guida online.

Nota: queste impostazioni vengono usate a Runtime per finestre ancorabili (A pagina: 160) solo se non
c e nessun profilo Runtime a disposizione per |'utente loggato.

6.6 Variabili di ordinamento

Le variabili di ordinamento consentono I'assegnazione di Job ID a ricette di controllo. A seconda della
configurazione, I'assegnazione viene effettuata al momento della creazione della ricetta di controllo o al
suo awvio. Si distingue tra variabili di ordinamento globali e variabili di ordinamento individuali. £
possibile collegare un numero qualsiasi di variabili nella proprieta Variabile d'ordinamento
individuale. Nella funzione “Crea ricetta di controllo”, e possibile selezionare quale di queste variabili
deve essere utilizzata. In questo modo, ad esempio, € possibile configurare una variabile di ordinamento
separata per ogni linea di produzione. Quando si creano manualmente ricette di controllo, viene

sempre utilizzata |la Variabile di ordinamento globale.
A Runtime, il Job ID assegnato puo essere visualizzato nell'elenco delle ricette di controllo.

Nota: i job-ID non sono tradotti nella lista delle ricette e nella CEL. Questo vale anche se contengono il
carattere @.

VARIABILE DI ORDINAMENTO GLOBALE

Per collegare una Variabile di ordinamento:
1. Passare al nodo Generale/Variabile di ordinamento nelle proprieta del modulo.
2. Nella proprieta Variabile di ordinamento collegare una variabile.

3. Nel menu a tendina della proprieta Acquisisci valore dalla variabile di ordinamento in fase
di selezionare la modalita di acquisizione del valore a Runtime:

P Quando viene creata la ricetta di controllo:

Il valore corrente della variabile verra acquisito nella ricetta di controllo al momento della
creazione di quest’ultima. Il valore verra visualizzato nella finestra di dialogo di
configurazione della ricetta di controllo. Il campo riservato al valore non puo essere vuoto,
altrimenti la ricetta non potra essere creata.

P Quando si awvia la ricetta di controllo:
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A Runtime, il contenuto della variabile viene inviato alla ricetta al momento dell’avvio della
ricetta stessa. Il valore non deve essere vuoto.

Nota relativa al cambio valore: il valore acquisito dalla variabile viene sempre convertito in
una stringa, indipendentemente dal tipo di variabile. Nell’effettuare la conversione da REAL a
STRING, il sistema tiene conto di 10 cifre decimali. Gli zeri alla fine vengono eliminati.

4. Selo si desidera, e anche possibile definire Variabile d'ordinamento individuale.

VARIABILI D'ORDINAMENTO INDIVIDUALI

Per collegare una Variabile d'ordinamento individuale:
1. Passare al nodo Generale/Variabile di ordinamento nelle proprieta del modulo.
2. Nella proprieta Variabile d'ordinamento individuale, collegare una o piu variabili.

3. Quando si configura la funzione di zenon (A pagina: 132) “Crea ricetta di controllo”,
selezionare la variabile desiderata e il tipo di assegnazione.

Nota: per garantire che il valore della variabile sia disponibile immediatamente, la variabile di
ordinamento viene inserita e registrata nella connessione globale al momento dell’avwvio del Runtime. La
variabile viene richiesta di nuovo anche in caso di reload.

6.7 Keyboard per I'impostazione dei parametri

| parametri possono essere modificati a Runtime. Oltre alla finestra di dialogo standard, e possibile
utilizzare  a questo scopo anche Keyboard personalizzate.

SELEZIONE DELLE KEYBOARD

Le keyboard da utilizzare nel modulo Batch Control sono definite nel gruppo Modifica
parametro/Keyboards delle proprieta del modulo. Definire qui le keyboard desiderate per tutti i tipi di
dati:

Parametri binari
Parametro numerico

Parametro stringa

v v v Vv

Parametro di durata

E inoltre possibile utilizzare la proprieta Motivazione richiesta in caso di cambio valore per
specificare che ogni modifica di valore deve essere giustificata. Se questa proprieta e attiva, viene aperta
una finestra di dialogo per l'inserimento del motivo prima di effettuare la modifica.

Per ogni parametro, specificare se si desidera utilizzare un'immagine keyboard. Procedura:
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Passare al gruppo Imposta valore delle proprieta del parametro.
Nel sottogruppo Keyboards, attivare la proprieta Utilizza immagine di tipo Keyboard:

Definire facoltativamente nella proprieta Immagine tipo Keyboard quale immagine keyboard
deve essere aperta a Runtime. Se si lascia vuota questa proprieta, viene utilizzata l'immagine
keyboard appropriata per il tipo di dati (configurata nelle proprieta del modulo).

FUNZIONAMENTO A RUNTIME

A Runtime, un doppio clic sulla voce di una lista apre la keyboard collegata. Cliccando su diverse
colonne si possono anche aprire diverse keyboard.

USO DI UNA KEYBOARD

| valori possono essere modificati nella ricetta master e nella ricetta di controllo se lo stato della ricetta e
le impostazioni dei parametri lo consentono. "Minimo" e "massimo” possono essere modificati solo nella
ricetta master, e solo nei parametri numerici e nei parametri di durata.

Quanto segue si applica all'uso di keyboard nelle immagini di tipo Batch Control:

»

Le keyboard vengono aperte solo quando si modificano valori dei parametri nelle liste
parametri configurabili. Quando si modificano valori dei parametri nella finestra di dialogo di
configurazione di una fase, non vengono utilizzate immagini keyboard.

Puo essere attiva sempre solo una keyboard alla volta. Se ne viene aperta un‘altra, quella
precedente viene chiusa.

Se la keyboard ¢ attiva e si fa doppio clic in una colonna dove non si pud cambiare nulla, non ci
sara nessuna reazione.

Per valore, minimo e massimo di un parametro, vale quanto segue:
» Sead un parametro e collegata una keyboard, verra usata questa.

» Sead un parametro non e collegata nessuna keyboard, verra usata la tastiera collegata nel
gruppo Modifica parametro al modulo Batch Control nel suo complesso.

» Anche se ad un parametro e collegata una keyboard che non esiste piu, viene utilizzata la
keyboard collegata nel gruppo Modifica parametro al modulo Batch Control nel suo
complesso.

» Se non esiste neppure quest’ultima, non si aprira nessuna keyboard a Runtime.
Le keyboard per inserimenti binari possono avere i tasti On, Off e Toggle.

Quando si passa da un’unita di misura ad un‘altra, i valori min. max. e i nomi delle unita
verrano inviati di nuovo alle variabili di sistema.

Per la proprieta Modificabile nella ricetta di controllo, il sistema (indipendentemente dal tipo
di parametro) cerca prima la keyboard definita nel gruppo Modifica parametro per i
Parametri binari. Se non ne e stata collegata nessuna qui, il sistema cerca una keyboard con il
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nome standard SETBOOLKBD. Se non esiste neppure quest’ultima, non si aprira nessuna
keyboard a Runtime.

» Le keyboard direttamente collegate a parametri non possono essere piu modificate dopo il
rilascio di una ricetta. Se si cancella la keyboard collegata ad un parametro, si potra usare
solamente quella definita nel gruppo Modifica parametro.

» Con le keyboard, i valori dei parametri possono essere impostati anche al di fuori dei limiti
definiti, purché la ricetta sia in modalita di modifica. Prima che la ricetta venga commutata in
modalita di test o rilasciata, e pero necessario configurare valori validi per i parametri. Altrimenti
la validazione della ricetta non riesce.

Nota: utilizzare le variabili del driver di sistema per visualizzare ulteriori informazioni sul valore del
parametro da modificare nell'immagine keyboard.

6.8 Funzioni di zenon

zenon fornisce alcune funzioni con le quali e possibile eseguire automaticamente azioni nel Batch
Control:

P  Esporta ricette Batch (A pagina: 132): esporta ricette in un file XML.
» Importa ricette Batch (A pagina: 139): importa ricette da un file XML.

»  Esegui comando ricetta/cambio di modalita (A pagina: 140): invia comandi di gestione
all’esecuzione del batch.

»  Crea ricetta di controllo (A pagina: 145): crea ricette di controllo a partire da ricette master
predefinite.

» Rilascia ricetta master (A pagina: 157): rilascia una ricetta master.

6.8.1 Esportare ricette Batch
La funzione puo essere utilizzata per esportare le ricette come file XML. Procedura per creare la
funzione:

1. Nell'Editor di zenon, passare al nodo Funzioni del Manager di progetto.

2. Selezionare Nuova funzione nel menu contestuale del nodo.

3. Siaprira una finestra di dialogo per selezionare una funzione. In questa lista, passare al nodo
Batch Control

4. Selezionare Esporta ricette Batch.
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5. siapre la finestra di dialogo per la configurazione della funzione.

Esporta XML

Applica filtro ricette a

() Ricette master (®) Ricette di controllo

Filtro di ricetta

|:| Momi di ricetta sono case sensitive

Ricetta master

MNome con Wildcards vl *
Versione

Tutti v

Stato ricetta master

Rilasciata o obsoleta v
Applica alle ricette trovate

Tutti v
Ricetta di controllo

MNome con Wildcards v
Stato ricetta di controllo

Tutt v
Applica alle ricette trovate

Tutti v

File di emissione
Denominazione
MNome: file v | al

Sovrascrivi file esistenti

[ Proponi dialogo & Runtime

APPLICA FILTRO RICETTA A

() Operation Annulla

Guida

Parametro Descrizione

Applica filtro ricetta a

Ricetta master

Ricetta di controllo

Opzione che consente di selezionare a cosa debba
essere applicato il filtro ricette:

» Ricetta master

» Ricetta di controllo

L'operazione di filtro viene eseguita procedendo
dall'alto verso il basso. Ad esempio, Versione
viene applicato solamente alle ricette trovate nel
filtro Ricette master.

Attiva: si filtra per ricette master.
Attiva: si filtra per ricette di controllo.

Nota: devono essere selezionate anche le ricette
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Parametro Descrizione

master corrispondenti. Se non viene selezionata
nessuna ricetta master per la ricetta di controllo, a
Runtime il filtro non potra trovare le ricette cercate.

Suggerimento: se la ricetta master non & nota, si
consiglia di utilizzare placeholder per filtrare tutte
le ricette master.

FILTRO DI RICETTA

Parametro Descrizione

Filtro di ricetta Configurazione del filtro di ricetta.

Ricetta master Parametro per la selezione della ricetta di
controllo. Selezione dal menu a tendina:

»  Nome con Wildcard:
Nel campo di inserimento si puo digitare un
nome con un placeholder. Il sistema filtra
sulla base di questo nome.

»  Nome da variabile.__
Il nome della ricetta master viene definito a
Runtime da una variabile. Cliccando sul
pulsante ... si apre la finestra di dialogo che
consente di selezionare una variabile.

ID dalla variabile:

L'ID della ricetta master viene definito a Runtime
da una variabile Cliccando sul pulsante ... si apre la
finestra di dialogo che consente di selezionare una
variabile.

Version Selezione della versione (A pagina: 224) dal menu
a tendina.

»  Tutte:
La specifica della versione viene ignorata e
viene utilizzata qualsiasi versione trovata.

»  Versione prefissata:
Il sistema filtra utilizzando come criterio la
versione inserita in questo campo.
Versione piu alta possibile: 4294967295

»  Versione da variabile:
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Parametro Descrizione

La versione della ricetta master e definita a
Runtime da una variabile. Fare clic sul
pulsante ... per aprire la finestra di dialogo
per la selezione di una variabile.

»  Solo versione piu vecchia:
Viene utilizzata solo la ricetta con il numero
di versione piu vecchio.

» Solo la versione piu recente:
Viene utilizzata solo la ricetta con il numero
di versione piu recente.

» Default: Tutte

Stato ricetta master Stato della ricetta master. Selezione dal menu a
tendina.

In caso di selezione "Ricetta master" per filtro
ricetta:

» Tutte

»  Modalita di editazione
»  Rilasciata

»  modalita test

»  Verifica in esecuzione

» Terminato con errore

» Obsoleta

In caso di selezione "Ricetta di controllo” per
filtro ricetta:

»  Rilasciata o obsoleta
» Rilasciata

» Obsoleta

Applica alle ricette trovate Consente di stabilire a quali ricette master viene
applicato il filtro. Selezione dal menu a tendina:

» Tutte
»  Solo l'ID piu vecchio

» Solo l'ID piu recente

Ricetta di controllo Parametro per la selezione della ricetta di
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Parametro Descrizione

controllo. Selezione dal menu a tendina:

»  Nome con wildcard
Nel campo di inserimento si puo digitare un
nome con un placeholder. Il sistema filtra
sulla base di questo nome.

»  Nome dalla variabile__
Il nome della ricetta di controllo viene
definito da una variabile a Runtime.
Cliccando sul pulsante ... si apre la finestra di
dialogo che consente di selezionare una
variabile.

» D dalla variabile
L’ID della ricetta master viene definito a
Runtime da una variabile Cliccando sul
pulsante ... si apre la finestra di dialogo che
consente di selezionare una variabile.
Il sistema puo trovare esattamente una sola
ricetta se il valore della variabile al momento
dell’esecuzione € un ID valido di una ricetta
di controllo.

Job ID dalla variabile:

Trova le ricette di controllo che hanno il Job ID
indicato in questa sede. Si puo collegare ogni tipo
di variabile. Il valore viene convertito
automaticamente in STRING.

Stato ricetta di controllo Consente di stabilire a quali stati della ricetta viene
applicato il filtro. Selezione dal menu a tendina:

» Tutte

» Preparata

» Inesecuzione
» Completata

» Terminato con errore

» Obsoleta
Applica alle ricette trovate Consente di stabilire a quali ricette di controllo
viene applicato il filtro. Selezione dal menu a
tendina:
» Tutte
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Parametro Descrizione

» Solo l'ID piu vecchio

» Solo l'ID piu recente

Nota: sia per le ricette master che per quelle di
controllo, vengono presi in considerazione
solamente i relativi ID. La ricerca di ricette di
controllo con questo filtro potrebbe avere come
risultato il ritrovamento di piu ricette. Per ottenere
un risultato univoco, dunque, bisogna attivare
questo filtro anche per le ricette master.

Ricetta parziale Parametro per la selezione della ricetta parziale
(Operation). Selezione dal menu a tendina:

»  Nome con wildcard
Nel campo di inserimento si puo digitare un
nome con un placeholder. Il sistema filtra
sulla base di questo nome.

»  Nome dalla variabile
Il nome della ricetta parziale viene definito a
Runtime da una variabile. Cliccando sul
pulsante ... si apre la finestra di dialogo che
consente di selezionare una variabile.

» ID dalla variabile
L'ID della ricetta parziale viene definito a
Runtime da una variabile. Cliccando sul
pulsante ... si apre la finestra di dialogo che
consente di selezionare una variabile.
L'operazione di filtro trovera una sola ricetta
se il valore della variabile al momento
dell’esecuzione & un ID valido di una ricetta
parziale.

Stato Operation Consente di stabilire a quali stati della ricetta viene
applicato il filtro. Selezione dal menu a tendina:

» Tutte
»  Modalita di editazione
»  Rilasciata
» Obsoleta

Applica alle ricette trovate Consente di stabilire a quali ricette parziali viene
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Parametro Descrizione

applicato il filtro. Selezione dal menu a tendina:
» Tutte
»  Solo l'ID piu vecchio

»  Solo l'ID piu recente

File di emissione Selezione del nome file e del luogo di
memorizzazione.

Denominazione »  Nome file: Il nome del file XML pu0 essere
inserito manualmente e/o viene acquisito
dal rispettivo percorso di memoria
quando si seleziona un file.

» Nome file da variabile: il nome del file
XML viene acquisito dalla variabile
collegata.

» Crea nome file da nome ricetta: il nome
del file XML e composto da tipo, nome e
versione della ricetta.

» Crea nome file da ID ricetta: il nome del
file XML e composto da tipo e ID della
ricetta.

Sovrascrivi file esistenti Attiva: in caso di conflitti di nomi, il file XML
esistente viene sovrascritto dal nome.

Nota: i file senza percorso verranno | file senza specifiche di percorso verranno salvati
salvati nella cartella Export. automaticamente nella cartella di esportazione.
Proponi dialogo a Runtime Attiva: la finestra di dialogo viene visualizzata a

Runtime ed ¢ abilitata all’uso.

oK Applica le impostazioni e chiude la finestra di
dialogo.

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di
dialogo.

Guida Apre la guida online.
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6.8.2 Importare ricette Batch

Tramite la funzione Importa ricette Batch si possono importare ricette come file XML. Procedura per

creare la funzione:

1. Nell'Editor di zenon, passare al nodo Funzioni del Manager di progetto.

2. Selezionare Nuova funzione nel menu contestuale del nodo.

3. Siaprira una finestra di dialogo per selezionare una funzione. In questa lista, passare al nodo

Batch Control

4. Selezionare Importa ricette Batch.
5. siapre la finestra di dialogo per la configurazione della funzione.

Batch Control
Importa XML

Coda di importazione
(®) Nome file

() da variabile <Messuna varizbile collegata>

Opzioni di importazione

Operazione per conflitti nelle ricette master
(®) Crea nuova ricetta

(") Sovrascrivi vecchia ricetta

() Crea nuova versione

() Ignora

Operazioni per conflitti di nomi nelle ricette di controllo/modelli Operation

(®) Crea nuova ricetta

/) SOVrascrivi vecchia ricetta

() Ignora

Job ID per nuova ricetta di controllo

[ collega variabile di ordinamento individuale

Acquisisd valore dalla variabile di ordinamento in fase di:
®) Avvio della ricetta di controllo

Creazione della ricetta di controllo

[ Proponi dialogo a Runtime

SORGENTE DI IMPORTAZIONE

Parametro

Nome file

Variabile

Annulla

Guida

Importa il file XML dalla variabile collegata.

Descrizione

Importa il file XML con il nome selezionato.
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OPZIONI DI IMPORTAZIONE

Parametro Descrizione

Operazione per conflitti nelle ricette master

Crea nuova ricetta
Sovrascrivi vecchia ricetta
Crea nuova versione
Ignora

Operazioni per conflitti di nomi nelle ricette
di controllo/modelli Operation

CREA NUOVA RICETTA
Sovrascrivi vecchia ricetta

Crea nuova versione

Ignora

Job ID per nuova ricetta di controllo

Collega variabile di ordinamento
individuale

Acquisisci valore dalla variabile di
ordinamento in fase di:

Proponi dialogo a Runtime

Selezione di cosa deve accadere quando si
assegna un nome di ricetta master gia esistente.

Crea una nuova ricetta con questo nome.
Sovrascrive la ricetta esistente con questo nome.
Crea una nuova versione della ricetta.

lgnora questo passaggio.

Selezione di cosa deve accadere quando si
assegna un nome di ricetta di controllo e/o di
ricetta parziale gia esistente.

Crea una nuova ricetta con questo nome.

Sovrascrive la ricetta esistente con questo nome.
Crea una nuova versione della ricetta.

lgnora questo passaggio.

Job ID per ricette di controllo appena create.

Collega una singola variabile di ordinamento ad
ogni ricetta di controllo.

Il valore viene acquisito dalla variabile di
ordinamento al momento di:

» Avvio della ricetta di controllo

» Creazione della ricetta di controllo

Questa finestra di dialogo di dialogo e abilitata
all'uso anche a Runtime.

6.8.3 Comandi ricetta-/esecuzione cambio modalita

Questa funzione viene utilizzata per inviare comandi di gestione all'esecuzione Batch. Procedura per

creare la funzione:
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1. Nell'Editor di zenon, passare al nodo Funzioni del Manager di progetto.

2. Selezionare il comando Nuova funzione.

3. Siaprira una finestra di dialogo per selezionare una funzione. In questa lista, passare al nodo

Batch Control.

4. Selezionare Esegui comando ricetta/cambio di modalita.

Si apre la finestra di dialogo per la configurazione della funzione.

Azione
Comandao

Ignora

Applica filtro ricetta per

) Ricette modello
(®) Ricette di controllo

Filtro di ricetta
ricetta master

Mome con Wildcards
Versione

Tutt

Stato ricetta master

Rilasdiata o obsoleta

Applica alle ricette trovate

Tutt

Ricetta di controllo
Mome con Wildcards

Stato ricetta di controllo
Tutt

Applica alle ricette trovate

Tutt

AZIONE

v

Comandi ricetta-fesecuzione cambio modalita

Modalita

Ignorare

Annulla

Guida

Opzione Descrizione

Azione

Comando

Selezione dell’azione da esequire:
» Comando

»  Mode

Selezione del comando da eseguire fra quelli
disponibili nel menu a tendina:

» Ignora
» Awvia ricetta

» Ricetta in pausa
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Opzione Descrizione

» Riprendiricetta
» Ferma ricetta

» Riawvia ricetta
» Stop ricetta

» Annulla ricetta

Mode Selezione della modalita in cui deve essere
impostata la ricetta:

» Ignora
» Automatico
» semiautomatica

» Manuale

APPLICA FILTRO RICETTA A

Parametro Descrizione

Applica filtro ricetta a Opzione che consente di selezionare a cosa debba
essere applicato il filtro ricette:

» Ricetta master

» Ricetta di controllo

L'operazione di filtro viene eseguita procedendo
dall'alto verso il basso. Ad esempio, Versione
viene applicato solamente alle ricette trovate nel
filtro Ricette master.

Ricetta master Attiva: si filtra per ricette master.
Ricetta di controllo Attiva: si filtra per ricette di controllo.

Nota: devono essere selezionate anche le ricette
master corrispondenti. Se non viene selezionata
nessuna ricetta master per la ricetta di controllo, a
Runtime il filtro non potra trovare le ricette cercate.

Suggerimento: se la ricetta master non e nota, si
consiglia di utilizzare placeholder per filtrare tutte
le ricette master.
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FILTRO DI RICETTA

Parametro Descrizione

Filtro di ricetta Configurazione del filtro di ricetta.

Ricetta master Parametro per la selezione della ricetta di
controllo. Selezione dal menu a tendina:

»  Nome con Wildcard:
Nel campo di inserimento si puo digitare un
nome con un placeholder. Il sistema filtra
sulla base di questo nome.

» Nome da variabile;
Il nome della ricetta master viene definito a
Runtime da una variabile. Cliccando sul
pulsante ... si apre la finestra di dialogo che
consente di selezionare una variabile.

» D dalla variabile:
L’ID della ricetta master viene definito a
Runtime da una variabile Cliccando sul
pulsante ... si apre la finestra di dialogo che
consente di selezionare una variabile.

Version Selezione della versione (A pagina: 224) dal menu
a tendina.

»  Tutte:
La specifica della versione viene ignorata e
viene utilizzata qualsiasi versione trovata.

»  Versione prefissata:
Il sistema filtra utilizzando come criterio la
versione inserita in questo campo.
Versione piu alta possibile: 4294967295

»  Versione da variabile:
La versione della ricetta master € definita a
Runtime da una variabile. Fare clic sul
pulsante ... per aprire la finestra di dialogo
per la selezione di una variabile.

»  Solo versione piu vecchia:
Viene utilizzata solo la ricetta con il numero
di versione piu vecchio.

» Solo la versione piu recente:
Viene utilizzata solo la ricetta con il numero
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Parametro Descrizione

di versione piu recente.

» Default; Tutte

Stato ricetta master Stato della ricetta master. Selezione dal menu a
tendina.

In caso di selezione "Ricetta master" per filtro
ricetta:

» Tutte
»  modalita test

»  Verifica in esecuzione

In caso di selezione "Ricetta di controllo” per
filtro ricetta:

»  Rilasciata o obsoleta
»  Rilasciata

» Obsoleta

Applica alle ricette trovate Consente di stabilire a quali ricette master viene
applicato il filtro. Selezione dal menu a tendina:

» Jutte
»  Solo l'ID piu vecchio

» Solo l'ID piu recente

Ricetta di controllo Parametro per la selezione della ricetta di
controllo. Selezione dal menu a tendina:

»  Nome con wildcard
Nel campo di inserimento si puo digitare un
nome con un placeholder. Il sistema filtra
sulla base di questo nome.

» Nome dalla variabile
Il nome della ricetta di controllo viene
definito da una variabile a Runtime.
Cliccando sul pulsante ... si apre la finestra di
dialogo che consente di selezionare una
variabile.

» D dalla variabile
L’ID della ricetta master viene definito a
Runtime da una variabile Cliccando sul
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Parametro Descrizione

pulsante ... si apre la finestra di dialogo che
consente di selezionare una variabile.

Il sistema puo trovare esattamente una sola
ricetta se il valore della variabile al momento
dell’esecuzione € un ID valido di una ricetta
di controllo.

» Job ID dalla variabile:
Trova le ricette di controllo che hanno il Job
ID indicato in questa sede. Si puo collegare
ogni tipo di variabile. Il valore viene
convertito automaticamente in STRING.

Stato ricetta di controllo Consente di stabilire a quali stati della ricetta viene
applicato il filtro. Selezione dal menu a tendina:

» Tutte
» Preparata

» |n esecuzione

Applica alle ricette trovate Consente di stabilire a quali ricette di controllo
viene applicato il filtro. Selezione dal menu a
tendina:

» Tutte

» Solo l'ID piu vecchio

» Solo l'ID piu recente

oK Applica le impostazioni e chiude la finestra di
dialogo.

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di
dialogo.

Guida Apre la guida online.

6.8.4 Crea ricetta di controllo

E possibile utilizzare la funzione Crea ricetta di controllo per creare a Runtime una ricetta di controllo
per una ricetta master definita.
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AAttenzione

Generazione automatica di ricette di controllo tramite funzioni o API: Assicurarsi
che non venga creata una nuova ricetta di controllo finché non sono disponibili i
valori di variabili della ricetta precedente.

Le variabili del driver di sistema utilizzate per il monitoraggio devono avere |
seguenti valori:

» [Batch Control] Crea ricetta di controllo: risultato numerico: deve essere
superiore a -1.

» [Batch Control] Crea ricetta di controllo: risultato XML: non deve essere
vuota

| dettagli si trovano nel manuale SYSDRV (sysdrv.chm::/22853.htm), nel capitolo
Tema- Batch Control (sysdrv.chm::/34270.htm).

Procedura per creare la funzione:
1. Nell'Editor di zenon, passare al nodo Funzioni del Manager di progetto.
2. Selezionare il comando Nuova funzione.

3. Siaprira una finestra di dialogo per selezionare una funzione. In questa lista, passare al nodo
Batch Control.

4. Selezionare Crea ricetta di controllo.

Si-apre la finestra di dialogo per la configurazione della funzione
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FINESTRA DI DIALOGO DI CONFIGURAZIONE

Batch Centrol

Produdi ricetta di controllo

]
Filtro di ricetta
[ nomi di ricetta sono case sensitive Annulla
Ricetta master Cuida
Mome con Wildcards ~ | |
Versione
Tutt v | B

Applica alle ricette trovate

Solo D pits vecchio w

Mome ricetta di controllo

Mome ricetta di controllo

MNome automatico ~

Job ID

[ collega variabile di ordinamento individuale

Avvio della ricetta di controllo

Creazione della ricetta di controllo

FILTRO DI RICETTA

Parametro Descrizione

Filtro ricette Configurazione del filtro ricetta.

L'operazione di filtro viene eseguita procedendo
dall’alto verso il basso. Ad esempio, Versione
viene applicato solamente alle ricette trovate nel
filtro Ricette master.

Nomi di ricetta sono case sensitive » Attiva: si tiene conto della scrittura in lettere
maiuscole e minuscole nell’analisi dei nomi
ricetta.

Recipe ¢ diverso da RECIPE.

» Non attiva: non si tiene conto della scrittura
in lettere maiuscole e minuscole.
Recipe e considerato come RECIPE.

Ricetta master Parametro per la selezione della ricetta di
controllo. Selezione dal menu a tendina:

»  Nome con Wildcard:
Nel campo di inserimento si puo digitare un
nome con un placeholder. Il sistema filtra
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Parametro Descrizione

sulla base di questo nome.

»  Nome da variabile.__
Il nome della ricetta master viene definito a
Runtime da una variabile. Cliccando sul
pulsante ... si apre la finestra di dialogo che
consente di selezionare una variabile.

» ID dalla variabile:
L’ID della ricetta master viene definito a
Runtime da una variabile Cliccando sul
pulsante ... si apre la finestra di dialogo che
consente di selezionare una variabile.

Versione Selezione della versione (A pagina: 224) dal menu
a tendina.

»  Tutte:
La specifica della versione viene ignorata e
viene utilizzata qualsiasi versione trovata.

»  Versione prefissata:
Il sistema filtra utilizzando come criterio la
versione inserita in questo campo.
Versione piu alta possibile: 4294967295

»  Versione da variabile:
La versione della ricetta master e definita a
Runtime da una variabile. Fare clic sul
pulsante ... per aprire la finestra di dialogo
per la selezione di una variabile.

»  Solo versione piu vecchia:
Viene utilizzata solo la ricetta con il numero
di versione piu vecchio.

» Solo la versione piu recente:
Viene utilizzata solo la ricetta con il numero
di versione piu recente.

» Default: Tutte

Nota: a Runtime, lo stato della ricetta viene

controllato dopo I'applicazione di questo filtro. Ad
esempio, se il filtro € impostato su Solo la versione
piu recente e la ricetta master corrispondente non
e rilasciata, non viene selezionata nessuna ricetta.
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Parametro Descrizione

Applica alle ricette trovate Definizione delle ricette a cui viene applicato |l
filtro. Selezione degli ID dal menu a tendina:

»  Tutti
» Solo ID piu vecchio

» Solo ID piu recente

Nota: a Runtime, lo stato della ricetta viene
controllato prima di applicare questo filtro. Solo le
ricette master rilasciate vengono controllate in
base al loro ID.

NOME RICETTA DI CONTROLLO

Parametro Descrizione

Nome ricetta di controllo: Configurazione del nome della ricetta di controllo.

Nome ricetta di controllo Selezione della modalita di assegnazione di un
nome alla ricetta di controllo scegliendo una delle
opzioni disponibili nel menu a tendina:

»  Nome automatico: il nome viene assegnato
automaticamente al momento della
creazione della ricetta di controllo.

»  Nome da variabile: il nome viene acquisito
da una variabile. Fare clic sul pulsante
per aprire la finestra di dialogo per la
selezione di una variabile.
Se a Runtime esiste gia una ricetta con il
nome acquisito dalla variabile selezionata,
non viene creata una nuova ricetta di
controllo.

JOB ID (NUMERO DI ORDINAMENTO)

Parametro Descrizione

Job ID (numero di ordinamento) Configurazione del Job ID.
Collega variabile di ordinamento Attiva: si puo collegare una variabile di
individuale ordinamento (A pagina: 129). La variabile deve

essere stata gia configurata. Selezione della
variabile dal menu a tendina.
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Acquisisci valore dalla variabile di Consente di specificare quando il Job ID deve
ordinamento in fase di essere acquisito. Possibilita:

» Awvio della ricetta di controllo

» Creazione della ricetta di controllo

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di
dialogo.

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di
dialogo.

Anche se si clicca su "Annulla”, la funzione viene
creata, ma senza una destinazione definita.

Guida Apre la guida online.

Tutti i filtri si applicano sempre a un gruppo di ricette con lo stesso nome. A seconda delle impostazioni
effettuate in fase di configurazione del filtro, e possibile che rimanga piu di una ricetta.

Esempio: Il criterio impostato per la ricerca e Test*. |l risultato della ricerca sono 5 versioni di Test_1e 3
versioni di Test_2. Se si continua |'operazione di filtro per trovare la versione piu recente, vengono
create due ricette di controllo, una per ogni ricetta dal numero di versione piu alto di ogni gruppo.

Nota: selezione variabile tramite nome o ID: per la selezione di variabili sulla base di nome o ID,
pOSsONo essere scelte rispettivamente variabili numeriche e variabili stringa. | tipi di dato vengono
convertiti nella forma rispettivamente corretta.

RUOLO DELLO STATO DELLE RICETTE NEL CORSO DEL PROCESSO DI
ELABORAZIONE

Per quanto riguarda la configurazione dei filtri, tenere presente quanto segue: Le ricette di controllo
possono essere create solo per ricette master rilasciate.

Quando il filtro viene eseguito a Runtime, il sistema prende in considerazione anche lo stato della
ricetta. Quest’ultimo non puo essere configurato nella finestra di dialogo. Il filtro di stato viene applicato
dopo il filtro Versione e prima del filtro Applica alle ricette trovate.

ESEMPIO

Ci sono due versioni di una ricetta master:
P Versione 1: rilasciata

»  Versione 2: in Uso

A seconda delle impostazioni dell'opzione Versione, il filtro si comporta in modo diverso a Runtime:
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Impostazione del filtro Risultato

Versione: Solo (a versione piu recente:  Nessuna ricetta corrisponde al filtro.

La versione piu recente e la Versione 2. Tuttavia, questa

non é rilasciata.

Versione: Tutti Viene utilizzata la Versione 1.

La versione 1 e rilasciata e viene selezionata. Il filtro per

Applica alle ricette trovate Solo ID
plu recente:

piu recente.

6.8.5 Rilascia ricetta master

ID viene applicato solo successivamente. Al momento
solo |a Versione 1 e nel filtro e quindi la versione con I'ID

E possibile utilizzare la funzione Rilascia ricetta master per rilasciare a Runtime una ricetta master.

Questa funzione rilascia a Runtime le ricette master trovate, le cui proprieta corrispondono alla

configurazione della funzione e le cui eventuali ricette parziali incorporate (embedded) sono gia state

rilasciate. Puo essere attivata da qualsiasi computer nella rete zenon.
¥Info

Una ricetta master puo essere rilasciata solo se:
» Laricetta e priva di errori.

» Tutte le ricette parziali in essa contenute sono gia state rilasciate.

Al momento del rilascio, viene salvata la configurazione corrente di tutte le fassi
utilizzate nella ricetta. Questo include anche tutte le fasi di placeholder. La
configurazione viene utilizzata anche nella ricetta di controllo. Eventuali modifiche
- per esempio tramite I'Editor - non vengono piu prese in considerazione.

Dopo il rilascio, una ricetta master non puo piu essere modificata!

Tuttavia, € possibile creare una copia della ricetta master rilasciata. Per farlo,
cliccare sul pulsante  Duplica ricetta master. Questa copia puo poi essere
modificata.

Procedura per creare la funzione:
1. Nell'Editor di zenon, passare al nodo Funzioni del Manager di progetto.

2. Selezionare il comando Nuova funzione.

3. Siaprira una finestra di dialogo per selezionare una funzione. In questa lista, passare al nodo

Batch Control.

4. Selezionare Rilascia ricetta master.
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Si apre la finestra di dialogo per la configurazione della funzione

FINESTRA DI DIALOGO DI CONFIGURAZIONE

Batch Control

Rilasdia modello ricetta
Filtro di ricetta
|:| Momi di ricetta sono case sensitive

Ricetta master

o]

Annulla

Guida

Mome con Wildcards ~ |
Versione

Tutt v
Stato

Modalita di editazione ~

Applica alle ricette trovate
Solo D pits vecchio w

FILTRO DI RICETTA

Parametro Descrizione

Filtro ricette

Nomi di ricetta sono case sensitive

Ricetta master

Configurazione del filtro ricetta.

L'operazione di filtro viene eseguita procedendo
dall’alto verso il basso. Ad esempio, Versione
viene applicato solamente alle ricette trovate nel
filtro Ricette master.

» Attiva: si tiene conto della scrittura in lettere
maiuscole e minuscole nell’analisi dei nomi
ricetta.

Recipe e diverso da RECIPE.

» Non attiva: non si tiene conto della scrittura
in lettere maiuscole e minuscole.
Recipe e considerato come RECIPE.

Parametro per la selezione della ricetta di
controllo. Selezione dal menu a tendina:

»  Nome con Wildcard:
Nel campo di inserimento si puo digitare un
nome con un placeholder. Il sistema filtra
sulla base di questo nome.

»  Nome da variabile;
Il nome della ricetta master viene definito a
Runtime da una variabile. Cliccando sul
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Parametro Descrizione

pulsante ... si apre la finestra di dialogo che
consente di selezionare una variabile.

» ID dalla variabile;
L’ID della ricetta master viene definito a
Runtime da una variabile Cliccando sul
pulsante ... si apre la finestra di dialogo che
consente di selezionare una variabile.

Versione Selezione della versione (A pagina: 224) dal menu
a tendina.

»  Tutte:
La specifica della versione viene ignorata e
viene utilizzata qualsiasi versione trovata.

»  Versione prefissata:
Il sistema filtra utilizzando come criterio la
versione inserita in questo campo.
Versione piu alta possibile: 4294967295

»  Versione da variabile:
La versione della ricetta master e definita a
Runtime da una variabile. Fare clic sul
pulsante ... per aprire la finestra di dialogo
per la selezione di una variabile.

»  Solo versione piu vecchia:
Viene utilizzata solo la ricetta con il numero
di versione piu vecchio.

» Solo la versione piu recente:
Viene utilizzata solo la ricetta con il numero
di versione piu recente.

» Default: Tutte

Stato Selezione dello stato che la ricetta deve avere fra le
opzioni proposte dal menu a tendina:

»  Modalita di modifica
»  Modalita di test

Default: Modalita di modifica
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Parametro Descrizione

Applica alle ricette trovate Definizione delle ricette a cui viene applicato |l
filtro. Selezione degli ID dal menu a tendina:

» Tutti
» Solo ID piu vecchio

» Solo ID piu recente

Default: Solo ID piu vecchio

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di
dialogo.

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di
dialogo.

Anche se si clicca su "Annulla”, la funzione viene
creata, ma senza una destinazione definita.

Guida Apre la guida online.

Tutti i filtri si applicano sempre a un gruppo di ricette con lo stesso nome. A seconda delle impostazioni
effettuate in fase di configurazione del filtro, e possibile che rimanga piu di una ricetta.

Esempio: Il criterio impostato per la ricerca e Test*. |l risultato della ricerca sono 5 versioni di Test_1e 3
versioni di Test_2. Se si continua a filtrare |'ultima versione, verra rilasciata la versione piu recente di
Test 1 el ultima versione di Test 2 .

Nota: selezione variabile tramite nome o ID: per la selezione di variabili sulla base di nome o ID,
possono essere scelte rispettivamente variabili numeriche e variabili stringa. | tipi di dato vengono
convertiti nella forma rispettivamente corretta.

6.9 Regole per la creazione delle ricette

E possibile definire regole per la creazione di ricette a Runtime nel gruppo di proprieta
Generale/Creazione ricetta dell'Editor.

PROIBILE LA RAMIFICAZIONE PARALLELA

La proprieta Proibire ramo parallelo viene utilizzata per specificare se ramificazioni parallele sono
consentite o meno.  Se la proprieta ¢ attivata, la validazione a Runtime non accettera eventual
ramificazioni parallele. Anche le ricette gia convalidate verrano nuovamente sottoposte a convalida
prima di essere awviate. Le ricette con ramificazioni parallele gia avviate verranno interrotte dopo
I'attivazione di questa proprieta.
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7 Conversione

Se si cambia la versione di zenon, tutte le ricette devono essere completate prima di convertire il

progetto nella nuova versione.

Le ricette attive non verranno piu eseguite dopo il riavvio. Il riavvio funziona solamente nell’ambito della

stessa versione di zenon.

8 Configurazione e gestione a Runtime

La completa gestione, creazione ed elaborazione delle ricette avviene a Runtime. Non e possibile
eseguire modifiche nell’Editor di zenon.

Editor PFC

i

Selezione colanne ...

Riceite madello

Master recipe name Master recipe description

Nutva ricetta master
Copia Da Nugva ncetla ...

Fomatta colonne .. Nugvo simbolo
A | Version [~ Apri..
Duplicare
C .
Ringminare

S——

e,
Visualizza ricetie o controllo in lista
[+|Ricetta di controllo attuaimente esequita

[#|Ricette di controllo predefinite

Ricette di controlla Seedione colme .

|#|Ricette di controllo completate

Vigualizza nella lista e Acette di confrollo associite

Formatia calonne ... Muove simbolt

Master recipa name Mastar racipa description

Viarsion | i} Apri

Dpliczre

Elming

Hinominare

(—

Nota: i file Runtime fino alla versione 7.00 SPO inclusa non sono compatibili con le versioni successive.
A partire dalla versione 7.10, la compatibilita e garantita.

SINCRONIZZAZIONE

Durante il caricamento, I'apertura, la duplicazione e il rilascio di una ricetta o di una ricetta parziale, il
sistema verifica se la configurazione di unita, fasi ecc. e stata modificata nell'istanza di livello superiore,

per esempio nell'Editor. Informazioni dettagliate a questo proposito si trovano nel capitolo

Sincronizzazione (A pagina: 302).
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PROCEDURA DI SELEZIONE NELLE LISTE:
» Combinazione di tasti Ctrl+A: seleziona tutti gli elementi.
P Tasto Ctrl+clic del mouse: inserisce una ricetta master alla selezione esistente.

P Tasto Shift+clic del mouse: estende la selezione dalla ricetta master selezionata al momento
a quella cliccata.

SALVATAGGIO DI RICETTE QUANDO SI CHIUDE IL RUNTIME

Se ci sono ancora delle ricette non salvate al momento della chiusura del Runtime, il sistema chiede
all'utente se queste ricette debbano essere salvate. Per evitare che questa richiesta impedisca la
chiusura del Runtime, quest’ultimo verra chiuso automaticamente dopo 15 secondi senza che ci sia stato
un‘inserimento da parte dell’utente. Le ricette non salvate, verranno ignorate.

EXPORT UND IMPORT PER XML

Vorlagenrezepte und Steuerrezepte kdnnen per XML exportiert und wieder importiert werden. Beim
Import werden auch Grenzwerte flr Parameter neu gelesen und validiert.

8.1 Interfaccia

L'interfaccia utente degli Editor a Runtime puo essere configurata con barre degli strumenti e finestre
ancorabili.
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Configurazione e gestione a Runtime ﬂ
zenon

Esempio: interfaccia utente con lista delle ricette master, lista delle ricette di controllo, lista delle ricette
parziali e I'Editor PFC:

0% ] Lista di ricett:
hb.ﬂﬁ; H |

Tasto filtro Testa filtro

POSIZIONI DI APERTURA

La posizione nella ricetta viene adeguata a seconda del tipo di ricetta e dello stato della ricetta stessa:
P Sesiapre una ricetta attiva:

Viene centrata sul primo elemento attivo. Il primo elemento attivo € quello che si trova piu in
alto. Se ci sono piu elementi attivi nella stessa riga, verra scelto quello che si trova piu a sinistra.
In questo contesto, gli elementi preceduti o seguiti da posizioni di esecuzione vengono
considerati come attivi.

» Quando si apre una ricetta per la prima volta:

Viene centrata sull'inizio della ricetta stessa. In una ricetta PFC, si prende come punto di
riferimento per 'apertura |'elemento iniziale. Una ricetta matrice viene aperta in modo tale che
sia visibile I'angolo in alto a sinistra.
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TOOLTIP

Un tooltip informa su eventi attuali e storici di un elemento.

TestUnit
Test3

() Test3 (1D:4)
@Unita: Testinit

@Generale:
@stato della fase: @1n esecuzione
@Condizione interna: @Warten auf die Aggregatsbelegung - Tmeout

@Numero di esecuzioni: 1

@Errore:
@5uperato periodo massimo di attesa per unita

@Tempo totale: 0T 00:00:30
24.01.2013 12;29:28 -

@5tato attuale: @In esecuzione: OT 00:00:30
24.01.2013 12:29:28 -

@sequenza cronologica in dettaglio:

@Fase: 0T 00:00:30
24.01.2013 12:29:28 -

Vengono visualizzati:
» Nome dell’elemento

» Informazioni di carattere generale sullo stato e sul numero delle esecuzioni.
Nota: Il contatore si attiva quando la fase viene riattivata, il che significa anche quando lo stato
e restarting, ma la condizione per il restarting non e stata ancora attraversata.

» Errore
» Durata totale inclusi i tempi nello stato in pausa (PAUSED)

» Sequenza cronologica

8.1.1 Elementi di controllo dell’Editor delle ricette

Per I'Editor sono disponibili:
» Barre degli strumenti (possono essere nascoste)
»  Schede (A pagina: 159)
»  Finestre ancorabili (A pagina: 160)

BARRE DEGLI STRUMENTI

Nell’Editor delle ricette c’e una barra degli strumenti specifica per ogni tipo di ricetta e per i diversi stati.
Informazioni dettagliate su questo argomento si trovano nei capitoli Barre degli strumenti - Ricetta
matrice (A pagina: 215) e Barre degli strumenti e menu contestuale - Ricetta PFC (A pagina: 176). Si puo
progettare I'immagine in modo tale che tutte le azioni collegate ai singoli simboli delle barre degli
strumenti vengano eseguite anche mediante pulsanti. E dunque possibile una gestione senza uso delle
barre degli strumenti; per questo e stata prevista la possibilita di visualizzarle o nasconderle usando le
impostazioni dell'Editor di zenon.
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Per visualizzare/nascondere le barre degli strumenti:

1.

8.1.1.1

Nell'Editor di zenon, selezionare I'elemento di controllo Editor ricette nell'immagine Batch
Control

Passare al gruppo delle proprieta Visualizzazione/Mostra controlli dell'Editor.

Attivare o disattivare la checkbox Barre degli strumenti.

Schede dell’Editor delle ricette

Se ci sono piu ricette aperte nell’Editor delle ricette, ognuna di queste viene rappresentata graficamente
da una scheda. Le ricette possono essere visualizzate e aperte in due gruppi, uno sopra l'altro, o uno
accanto all‘altro. Per aprire una ricetta in un nuovo gruppo:

1.

Selezionare nel menu contestuale della ricetta il comando Gruppo vicino orizzontale, oppure
Gruppo vicino verticale

Selezionare il tipo di visualizzazione:
» Sposta visuale

»  Aprivisuale parallela

Gli elementi di controllo valgono sempre solo per la ricetta attiva del gruppo attivo.

»
»

Il gruppo attivo viene evidenziato mediante un colore.

La scheda attiva € quella con i caratteri in grassetto. Le informazioni relative alla scheda attiva
vengono visualizzate nell’barra del titolo dell'Editor.

Le schede possono essere spostate (anche fra un gruppo e l'altro) e ordinate via Drag&Drop.

MENU CONTESTUALE - SCHEDA

Parametro Descrizione

Salva Salva le modifiche eseguite nella ricetta.

Chiudi Chiude la ricetta.

Chiudi tutte. Chiude tutte le altre ricette aperte. Rimane aperta
solamente la ricetta in cui e stato attivato il menu
contestuale.

Affianca orizzontalmente Apre la ricetta in un nuovo gruppo sotto le altre

ricette.

» Sposta visuale la ricetta viene spostata e
rimossa al gruppo superiore.

» Aprivisuale parallela: |a ricetta viene
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Parametro Descrizione

Affianca verticalmente

8.1.1.2 Finestre ancorabili

visualizzata in entrambi i gruppi
parallelamente.

Apre la ricetta in un nuovo gruppo a destra del

gruppo attivo.

» Sposta visuale la ricetta viene spostata e

rimossa al gruppo a sinistra.

»  Aprivisuale parallela: Ia ricetta viene
visualizzata in entrambi i gruppi
parallelamente.

Nell'Editor delle ricette del Runtime possono essere visualizzate tre finestre, che possono essere

posizionate e ancorate a piacere.

» Lista delle ricette master (A pagina: 170)

» Lista delle ricette di controllo (A pagina: 240)

» Lista delle Operation

Informazioni dettagliate sulla selezione e sul posizionamento di queste finestre si trovano nel capitolo

Selezione e posizionamento (A pagina: 163).

Le impostazioni sono salvate individualmente per ogni computer ed ogni utente.

(3]

Stato ricetta master

@Modsta & editazione
@Modsta o editazione
@Modskta o editazione
@Modaits & editazione
@Modakta & editazione
@Modakta & editazions
@Modaita & saditazions
@Modakita i editazions
@Modakita & editazione
@Rilascisto
@Rilascisto
@Rilaseiste
@Rilasciate
@Rilasciato
@Rilasciato
@Rilasciato

[ uista di ricette master | [C]usta

YA = W)

Nome ricetta master

Matrix_op

HNuowa ricetta master
Nuowa ricetia master 2
Matrot_2

Nucva ncetta master 3
Matrix_1

Nowslle recatis ‘maitre’
HNuova ricatta master 1
PFC_3

FFC_S

Copy fom PFC_3

# | Tipo ricetta

@Matrice
@Matrice
@PFc
@harice
@Matrice
@atrice
@Matrice
@FFC
@pPFc

Stato REE

@Funzionamento a vuato
@Funzionamento a vuato
@Funzionamento a vuato
@Funzionamento 3 vuata
@Funzionamento a vuata
@Funzicnamenta a vuata
@Funzionamentn a vata
@Funzionamentn a visata
@Funzionamento a wuato
@Funzionamento a vuato
@Funzionamento a vuato
@Funzionamento a vuata
@Funzionamento a vuata
@Funzionamento a wata
@Funzionamentn a vsata
@Funzionamento a vuata

GERRERReEOEARBERRE® @

e

o
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VISUALIZZARE/NASCONDERE LISTA

La lista delle finestre ancorabili puo essere visualizzata o nascosta usando le relative opzioni di
configurazione messe a disposizione dall'Editor di zenon.

Per visualizzare/nascondere la lista:

1. Nell'Editor di zenon, selezionare I'elemento di controllo Editor ricette nell'immagine Batch

Control

2. Passare al gruppo delle proprieta Visualizzazione\Mostra controlli dell'Editor

3. Attivare o disattivare la checkbox Finestre ancorabili

ESEMPI

Piu lista delle ricette parziali visualizzata nell’Editor delle ricette:

Editar PFC

Do S0 x G I
Home ncetta parziale | Tipo licnua..._ 0
| Ricetta parziale PFC

[ ¥

Ricelle Seleziona colonne Fomatta colonne .. Nuovo simbolo
Master recipe name | Master recipe descaption Versian In] Apri.
MNuava ricetta master 1 Dyice
bt L .
Rinominare
ilz=] i
Visualizza riceffe di confrollo in ksia

] Ricatta di contrallo altuslments esequits

¥ Ricette di contrallo predefinite

Ficeke i combollo Selezione colonne ..

Iaster recipe name . Master recipe descnption

| Ricatta di contralla complatate

Visghzza nella lista e ricefte di controllo associate

Formatta colonne . Moy eimbolo
Version I i
Nrest. ¥ [upficare
Hinomifare,

Al

e
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Configurazione e gestione a Runtime

Zenon

Piu lista delle ricette master, delle ricette di controllo e delle ricette parziali visualizzata nell’Editor delle
ricette:

Lista di ricette master RX N Listadiricetted.,. X

Lista di ricette ...

R I=NENN S W A=A SN N
MNome ricetta master _StatoREE ﬁ MNome Ricetta parzi
Testo filtro r| Testofitro | Te Testo filtro
PF4 | @Funzionam... @+ OP1
Mo
M2
PFO
;I =
TestUnit 2
Test4
T
] m 3
BN o Q DO W (g S = R i~

Liste delle ricette master, delle ricette di controllo e delle ricette parziali visualizzate come schede
nell’Editor delle ricette:

TestUnit 2
Prototype

e & Y
= Vs B BB 1
Nome ricetta master # | Stato ricetta master .
Testo filtro T Testo filtro i

PF4 @Modalita di editazione
Mo @Rilasciato
m2 @Modalita di editazione
PFO @Rilasciato
] i

100% ~ Q —Q— Lista di ricette mas... Lista di ricette di c... | [E] Lista di ricette par..

»
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Configurazione e gestione a Runtime m
zenon

8.1.1.2.1 Selezione e posizionamento

Per visualizzare e ancorare delle finestre nell’Editor:

P Selezionare la finestra desiderata usando il menu a tendina del simbolo Selezione delle finestre
ancorabili

» Trascinare la finestra nella posizione desiderata.

» Posizionarla usando l'aiuto di posizionamento.

I simbolo Selezione delle finestre ancorabili si trova al margine destro della barra di stato dell’Editor.
Cliccando su questo simbolo, si apre la lista delle finestre ancorabili. La selezione delle singole finestre
avviene attivando o disattivando le relative checkbox.

AIUTI DI POSIZIONAMENTO

Quando si sposta una finestra all'interno dell'interfaccia dell'Editor, il sistema visualizza degli aiuti che
servono a facilitarne il posizionamento. Questi ultimi rappresentano una finestra, o i suoi bordi.

Questo elemento rappresenta un’area finestra nell’Editor.

Questo elemento rappresenta |'area al bordo dell’Editor.

POSIZIONARE FINESTRE

Per posizionare un elemento in modalita "ancorata":
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1. Trascinare I'elemento con il mouse nell’area desiderata.
2. Verra visualizzato |'aiuto di posizionamento.
3. Quest’ultimo rappresenta una finestra e i suoi settori:
a) Centro: intera finestra
b) Freccia in alto: meta superiore
C) Freccia in giu: meta inferiore
d) Freccia a destra: meta di destra
e) Freccia a sinistra: meta di sinistra
Oppure il bordo dellEditor.

4. Spostare il mouse sull‘aiuto di posizionamento centrale o su quello per il bordo dell’'Editor; poi
portare il puntatore sull’area desiderata.

5. L'area dell'Editor sulla quale verrebbe posizionato |'elemento al momento del rilascio del tasto
del mouse, viene colorata di blu.

6. Spostare il mouse all'interno dell’aiuto di posizionamento finché I'area desiderata non si
colorera di blu.

7. Rilasciare il tasto del mouse e I'elemento verra posizionato.

Se una finestra viene posizionata su una finestra gia esistente, entrambe verranno visualizzate nella
stessa posizione tramite schede.

Nota: Ulteriori informazioni sul posizionamento delle finestre ancorabili si trovano nel capitolo
Interfaccia/Posiziona finestre del manuale dedicato all’Editor di zenon.

8.1.2 Aspetto grafico

Cliccando sull'icona per “Aspetto grafico” nella barra degli strumenti, si apre la finestra di dialogo per la
configurazione dei colori, le impostazioni della griglia e la visualizzazione dell'lD dell'elemento nella
ricetta correntemente aperta.

Rappresentazione grafi... “

Colore di sfondo

Mostra griglia

Colore griglia

[ visualizza ID degli elementi

o[ s

164 | 359



Parametro

Colore sfondo

Descrizione

Definisce il colore di sfondo del diagramma. Cliccando sul colore, si
apre la tavolozza per la selezione di un colore.

Visualizza griglia » Attiva: la griglia viene visualizzata.

» Non attiva: la griglia viene nascosta.

Puo essere configurato solo per ricette PFC.

Colore griglia Definisce il colore delle linee della griglia. Cliccando sul colore, si apre la

tavolozza per la selezione di un colore.

Visualizza ID degli Non attiva: nella ricetta non viene visualizzato nessun ID elemento.
elementi Nota: questa & I'impostazione consigliata per il funzionamento
normale.

Attiva: gli ID degli elementi vengono visualizzati nella ricetta. Le linee

sono escluse. L'ID verra visualizzato nell'angolo in alto a sinistra

dell’elemento.

Nota: questa impostazione e consigliata per la risoluzione dei

problemi.
oK Accetta tutte le impostazioni e chiude la finestra di dialogo.
Annulla Elimina tutte le modifiche e chiude il Wizard.

8.1.3 Riga di stato

La riga di stato viene adeguata automaticamente alla ricetta che riceve il focus e viene inizializzata con i

dati di questa ricetta. Nella riga di stato viene visualizzato quanto segue:
» Modalita della ricetta
» Modalita di editazione
» Modalita manuale
» Modalita semiautomatica
» Modalita automatica
» Stato della ricetta:

» Pronta per I'awio

» Errore: al momento c’e un errore nella ricetta. Viene visualizzato anche il numero degli

errori.
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» Errore storico: durante I'esecuzione della ricetta si & verificato almeno un errore. Al
momento, pero, non c’e nessun errore.

» Nessun errore: finora non si sono verificati errori nell’esecuzione della ricetta.
Corrente Stato di esecuzione (A pagina: 277).

Posizione del mouse e modifiche, come spostamento delle linee di connessione.
Rilascio di una ricetta

Terminata senza errori

v v Vv Vv v

Livello dello zoom della visualizzazione corrente; lo si puo gestire in questa sede.

Gli stati globali della ricetta principale vengono visualizzati anche durante I'esecuzione delle ricette
parziali.

8.1.4 Gestione touch

Per semplificare la gestione mediante gesti touch a Runtime, e possibile:
P Ofttimizzare la accessibilita mediante contatto delle posizioni di esecuzione.
»  Visualizzare alcuni simboli nelle ricette a matrice come elementi di controllo (A pagina: 215).

»  Assegnare strategie di controllo (A pagina: 237) a una fase mediante elementi di controllo.

OTTIMIZZARE LE POSIZIONI DI ESECUZIONE PER LA GESTIONE TOUCH

Per ottimizzare la possibilita di accesso via contatto alla posizioni di esecuzione di una ricetta attiva, si
puo attivare nell'Editor la proprieta Posizioni di esecuzione touch. Questa proprieta si trova nel nodo
Visualizzazione/Multi-Touch delle proprieta della ricetta.

Se questa opzione e attiva, nell’Editor delle ricette sotto le posizioni di esecuzione verranno visualizzati
cerchi semitrasparenti, aumentando cosi I'area di accessibilita tramite contatto.

8.2 Regole di progettazione per le ricette

In generale, alla progettazione si applicano le regole definite nello standard ANSI/ISA-S88.

Principi importanti:

GENERALE

»  Per tutti gli elementi devono essere sempre collegati tutti i punti di connessione.
Eccezione: jump target. In questo caso devono essere collegati solamente due dei tre punti di
connessione di ingresso.
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» Nelle ricette PFC c’e un solo elemento iniziale che segna I'inizio del processo. Non ¢ visibile
nelle ricette matrice.
» Nelle ricette PFC c’e un solo elemento finale che segna la fine del processo. Non ¢ visibile nelle
ricette matrice.
» Le fasi possono essere inserite dovunque. Possono anche esserci diverse fasi in successione.
» Nella ricetta deve essere presente almeno una fase attiva.
TRANSIZIONI

» Le transizioni esistono solamente nelle ricette PFC.

»  Due transizioni non possono trovarsi direttamente |'una dietro I'altra.
RAMI

» | rami esistono solo per le ricette PFC.

» Il primo elemento dopo un Inizio ramo deve essere sempre una transizione.

» Isingoli rami che iniziano con un Inizio ramo parallelo devono sfociare tutti in una Fine ramo
parallelo, mai in una Fine ramo. Fra I'inizio e la fine di un ramo si possono trovare tutti gli
elementi, anche ramificazioni parallele, purché queste ultime siano completate prima
dell’elemento Fine ramo. Un elemento "Fine ramo" puo essere sostituito in ogni posizione da
jump target, anche all'interno di un ramo parallelo.

» Non e necessario che ci sia una Fine ramo per ogni Inizio ramo. E infatti possibile che due
elementi Inizio ramo sfocino nello stesso elemento Fine ramo, O viceversa.

» Non ci deve essere necessariamente per ogni Inizio ramo una Fine ramo. Per esempio, se si ha

un elemento Inizio ramo con due percorsi, uno dei quali termina in un jump  target, non
avrebbe senso avere una Fine ramo.

RAMI PARALLELO

Ogni ramo parallelo deve contenere almeno una fase.
I primo elemento dopo un Inizio ramo parallelo non puo essere una transizione.

| singoli rami che iniziano con un Inizio ramo parallelo devono sfociare tutti in una Fine ramo
parallelo, mai in una Fine ramo. Fra Inizio ramo parallelo e Fine ramo parallelo puo essere
utilizzato qualsiasi elemento, anche rami, purché siano terminati prima dell’elemento Fine ramo
parallelo.

Non tutti i rami avviati in un Inizio ramo parallelo devono necessariamente sfociare in un
elemento Fine ramo parallelo. E sufficiente che tutti i rami convergano tramite oggetti Fine
parallelo. Allo stesso modo é possibile che rami di diversi oggetti Inizio ramo parallelo
convergano in un  solo elemento Fine ramo parallelo.
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» | rami paralleli consentono l'inserimento di ulteriori rami paralleli.
In questo caso vale quanto segue: ogni ramo parallelo "incorporato” deve riunirsi a quello
superiore.

LINEE NELL'EDITOR PFC

» Le linee possono essere inserite come connessioni tra tutti gli oggetti. £ inoltre consentito
inserire un numero qualsiasi di linee una dopo I'altra.

» Lelinee, pero, non possono essere utilizzate per collegare due punti di connessione identici.
Esempio: i due ingressi di due fasi non possono essere collegati direttamente da una linea. In
fase di configurazione, il sistema consentira che si tracci una connessione di questo tipo; ma
questa verra  visualizzata in color rosso (perché erronea) e, in fase di convalida (A pagina:
258), il sistema emettera un messaggio di errore.

JUMP TARGET.
» |jump target esistono solamente nelle ricette PFC.
» | jump target corrispondono ad una Fine ramo. Servono a:
»  Passare fra un ramo e |'altro.
»  Uscire da rami.
» Progettare loop.

Si applica quanto segue: Un percorso che termina in un jump target deve essere iniziato con un
elemento Inizio ramo. Altrimenti non sara possibile raggiungere la fine.

» Unjump target e costituito da tre ingressi (input) e un‘uscita (output). Almeno due ingressi e
I'uscita devono essere sempre collegati. Non fa alcuna differenza quale dei punti di
connessione d'ingresso e collegato.

» Jump target possono essere collegati in serie se almeno due punti di collegamento di ingresso
sono occupati.

» Jump sono proibiti:
»  Frarami paralleli.
»  Per uscire da un ramo parallelo.

»  Persaltare in un ramo parallelo.

CONFIGURAZIONE DI OGGETTI

REAZIONI

» Le reazioni possono verificarsi in qualsiasi stato dell'oggetto.
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Ci sono diverse reazioni possibili per ogni tipo di reazione. Quando vengono inizializzate, le
reazioni vengono ordinate ed eseguite in base al loro livello di priorita. 7 ha la massima priorita.

Tutte le variabili di tutti i parametri sono registrate sul driver per la lettura. Se per una reazione
e necessario un valore, ma questo non e ancora disponibile o disturbato, verra scritto il valore
di sostituzione. | valori vengono scritti senza conferma di scrittura.

Alcune reazioni vengono inizializzate una sola volta nel corso del processo di elaborazione di
una ricetta, per esempio i timeout. Se si riavvia la fase, anche queste reazioni vengono attivate
di nuovo, se necessario.

8.3 Tipi di ricetta

Il modulo Batch Control differenzia fra i due seguenti tipi di ricetta:

4

Ricette PFC: per processi liberi e complessi. Queste ricette vengono create con I'Editor PFC (A
pagina: 175).

Ricette matrice: per semplici processi sequenziali, paralleli. Queste ricette vengono create con
I'Editor matrice (A pagina: 214).

Le ricette vengono create e modificate a Runtime.

Nota: Quando si chiude un‘immagine contenente delle ricette non ancora salvate, il sistema chiede
all’'utente se queste ricette debbano essere salvate o meno. Se, entro 15 secondi, non c’e nessun
inserimento da parte dell’'utente, le modifiche non salvate vengono ignorate e I'immagine viene chiusa.

FORME:

Le ricette possono essere:

»

Ricette master (A pagina: 170):
Costituiscono la base per le ricette di controllo. Vengono create nello stato Modificabile. Se il
loro stato e Rilasciata, non possono essere piu modificate.

Ricette parziali (A pagina: 227):

Rappresentano una sotto-struttura che puo essere incorporata in ricette. In questo modo e
possibile migliorare la visione d'insieme di ricette complesse. | modelli ricetta parziale vengono
creati in modo analogo alle ricette master. Si possono inserire in ricette master istanze di ricetta
parziale.

Host
Hauptrezept, das Teilrezeptinstanzen enthalt.

Ricette di controllo (A pagina: 240):

Sono ricette che possono essere eseguite una volta. Ogni ricetta di controllo e basata su una
ricetta master. L'ordine degli elementi non pud essere modificato nelle ricette di controllo. E
definito dalla ricetta master. Modificabili sono solamente i parametri di comando per i quali e
stata attivata I'opzione Modificabile nella ricetta di controllo.
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PLACEHOLDER

Rezepte kdnnen auch mit Platzhaltern erstellt werden. Diese werden erst im Betrieb mit konkreten
Aggregaten ersetzt. Platzhalter werden in einer eigenen Liste verwaltet und durch Aggregatsinstanzen
(A pagina: 16) ersetzt.

8.4 Ricetta master

Le ricetta master costituiscono la base delle ricette di controllo. Con le ricette master, si definisce e si
testa il processo di elaborazione della ricetta. Dopo il rilascio di una ricetta master non e piu possibile
modificarne il contenuto e la struttura.

Ci sono due Editor che consentono la creazione di ricette master:
»  Editor matrice

»  Editor PFC

A seconda del tipo di licenza, I'utente ha a disposizione solo I'Editor matrice, o entrambi gli Editor.

8.4.1 Creare ricette master

Cliccando sul pulsante Nuova ricetta master si apre la finestra di dialogo Configurazione ricetta master.

Configurazione ricetta master Li_E-J

@) Ricetta-matrice
Ricetta PFC
MNome
MNuova ricetta master 3

Descrizione

[ oK ]| Annulla |

Parametro Descrizione

Ricetta-matrice (A Attivare questo pulsante di opzione se si desidera creare una ricetta
pagina: 214) matrice (A pagina: 214).

Nota: disponibile solamente se si ha la licenza corrispondente.

Ricetta PFC (A Attivare questo pulsante di opzione se si desidera creare una ricetta PFC
pagina: 174) (A pagina: 174).

Nota: disponibile solamente se si ha la licenza corrispondente.
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Parametro Descrizione

Nome Nome univoco per la ricetta. Il nome non deve contenere un punto (.),
un punto interrogativo (?), un @, o un asterisco (*).

Lunghezza massima: 256 caratteri.

Nota: quando si copiano ricette, il nome esistente viene integrato con il
prefisso "Copia di". Se viene superata la lunghezza massima possibile, il
nome viene accorciato alla lunghezza consentita partendo da dietro.

Viene eseguita una verifica dell'univocita del nome in tutta la rete. Puo
accadere che non sia possibile usare un certo nome perché un altro
utente ha contemporaneamente assegnato lo stesso nome su un altro
computer della rete di zenon e che la ricetta non sia visibile nell'elenco
delle ricette master.

E possibile cambiare il nome di una ricetta in un secondo momento, ma
solo fintanto che la ricetta ha lo stato modificabile.

Descrizione Descrizione facoltativa per la ricetta da creare.

E possibile modificare la descrizione di una ricetta in un secondo
momento, ma solo fintanto che la ricetta ha lo stato modificabile. Per
modificare la descrizione, scegliere I'icona Configura ricetta master.

OK Accetta tutte le impostazioni e crea una nuova ricetta.

Annulla Chiude la finestra di dialogo senza creare una ricetta.

8.4.2 Barra dei simboli e menu contestuale - Visualizzazione elenco delle
ricette master

BARRA DEGLI STRUMENTI

Do =0 X Lol

Nuova ricetta master Apre la finestra di dialogo per la creazione di una
nuova ricetta master.

Apri ricetta master in Editor Apre le ricette selezionate nell’Editor delle ricette.
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Crea nuova versione

Configura ricetta master

Duplica ricetta master

Elimina ricetta master

_Esporta selezione in XML

Importa XML

Imposta ricetta master in modalita di
test

Imposta ricetta master in modalita di
modifica

Rilascia ricetta master

Nuova ricetta di controllo

Includi le ricette di controllo in
esecuzione nella visualizzazione

Includi le ricette di controllo preparate

nella visualizzazione

Includere nella visualizzazione le ricette

di controllo completate

Includi nella visualizzazione le ricette di

controllo obsolete

Visualizza la lista delle ricette di
controllo associate

Selezione colonne

Descrizione

Crea una nuova versione (A pagina: 224) della ricetta
master selezionata. Quest’ultima deve essere rilasciata,
0 contrassegnata come obsoleta.

Apre la finestra di dialogo per la configurazione della
ricetta selezionata.

Crea una copia della ricetta selezionata e apre la
finestra di dialogo per la denominazione del duplicato.

Cancella le ricette selezionate.

Esporta la ricetta master selezionata in un file XML.

Importa il file XML selezionato come ricetta (e) master.

Imposta la ricetta selezionata nella modalita di test
dopo una richiesta di conferma.

Imposta la ricetta selezionata nella modalita di modifica
dopo una richiesta di conferma.

Rilascia la ricetta selezionata dopo una richiesta di
conferma.

Apre la finestra di dialogo per la creazione di una
nuova ricetta di controllo.

Include le ricette di controllo in esecuzione nella
visualizzazione.

Include le ricette di controllo preparate nella
visualizzazione.

Include le ricette di controllo completate nella
visualizzazione.

Include le ricette di controllo obsolete nella
visualizzazione.

Visualizza tutte le ricette di controllo associate alle
ricette master rilasciate che sono state selezionate.

Apre la finestra di dialogo per la selezione delle
colonne da visualizzare.
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Simbolo Descrizione

Formato colonne

MENU CONTESTUALE

Apre la finestra di dialogo per la configurazione del

formato delle colonne.

Comando Descrizione

Nuova ricetta master

Apri nell'Editor ricette

Rinomina...

Duplica...

Elimina

_Esporta selezione in XML

Importa XML...

Passa alla modalita di modifica

Passa alla modalita di test

Rilascia

Contrassegna come obsoleta

Nuova ricetta di controllo

Visualizza ricette di controllo correlate
in un elenco

Apre la finestra di dialogo per la creazione di una
nuova ricetta master.

Apre le ricette selezionate nell'Editor delle ricette.

Apre la finestra di dialogo per rinominare la ricetta
selezionata.

Crea una copia della ricetta selezionata e apre la

finestra di dialogo per la denominazione del duplicato.

Cancella le ricette selezionate.

Esporta la ricetta master selezionata in un file XML.

Importa il file XML selezionato come ricetta (e) master.

Imposta la ricetta selezionata nella modalita di modifica

dopo una richiesta di conferma.

Imposta la ricetta selezionata nella modalita di test
dopo una richiesta di conferma.

Rilascia la ricetta selezionata dopo una richiesta di
conferma.

Contrassegna le ricette selezionate come obsolete.

Apre la finestra di dialogo per la creazione di una
nuova ricetta di controllo.

Visualizza tutte le ricette di controllo appartenenti alla

ricette master rilasciata che e stata selezionata.
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8.4.3 Ricetta PFC

Se nella finestra di dialogo Configurazione ricetta master ¢ stata selezionata |'opzione "Ricetta PFC" e la
finestra di dialogo ¢ stata poi chiusa cliccando su OK, la ricetta appena creata verra aperta in una nuova
scheda nell’Editor PFC (A pagina: 175).

S R N N Y =T == - T
el “Muowa ricetta mast.. =

¥

v

# | TEB) 11 3 13 Celle / 2 Elemento bs 541 100% - = G ) [z~

Dato che in ogni ricetta ci deve essere un elemento iniziale ed un elemento finale, questi due elementi
saranno gia presenti nella ricetta appena creata e non potranno essere cancellati.

Aggiungere alla ricetta le fasi, transizioni, ramificazioni, sequenze parallele e le assegnazioni unita
desiderate. | campi in cui non e consentito l'inserimento di un elemento vengono colorati di rosso
quando ci si passa sopra con |'elemento stesso.
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8.4.3.1 Editor PFC

Nell'Editor PFC si creano graficamente le ricette.

R i I T e e == - = .

a “Muowa ricetta mast.. >

I

N

o | TEH 115 13 Celle / 2 Elemento Is 541 100% - =) G ) [z~

DETTAGLI TECNICI
» Dimensioni foglio:
»  Default: 11 x 11 celle
»  Minimo: 5x 5 celle
»  Massimo: 500 x 1000 celle
» Dimensione della cella:
»  Default: 155 x 111 Pixel
Limiti esterni: 100 pixel
Griglia: € visualizzata per impostazione predefinita, puo anche essere nascosta

Barra di scorrimento: viene visualizzata se il documento é piu grande del modello.

v v v Vv

Scorrimento con la rotellina del mouse: verso I'alto e verso il basso, oppure a sinistra e a destra
tenendo premuto il tasto Shift.

Zoom: Tasto Ctrl + rotellina del mouse
Selezione degli elementi: click sinistro del mouse

Selezione multipla Tasto Ctrl + clic del mouse

v v v Vv

Spostare un elemento cliccare sull’elemento e spostarlo all’interno del diagramma tenendo
premuto il tasto sinistro del mouse. Il contenuto puo essere collocato sulle celle colorate di
verde. Se una cella si colora di rosso quando ci si passa sopra, non sara possibile depositarci
nulla.
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8.4.3.2Barre degli strumenti e menu contestuale - Ricetta PFC

BARRA DEGLI STRUMENTI - EDITOR PFC: MODALITA DI EDITAZIONE

Parametro Descrizione

Nuova ricetta master... Apre la finestra di dialogo che consente di creare una
nuova ricetta master.

Salva ricetta master Salva la ricetta aperta nell’Editor per la modifica.

Aspetto grafico Apre la finestra di dialogo (A pagina: 164) per
configurare i colori di sfondo, la griglia e la
visualizzazione dell'ID dell’'elemento.

Elimina Elimina dal diagramma gli elementi selezionati.

Per selezionare piu elementi: tasto Ctrl+clic del
mouse.

Controlla errori in ricetta Verifica se ci sono errori nella ricetta e visualizza gl
errori rilevati in una finestra di informazione. Bei
mehreren Fehlern werden die ersten Fehler angezeigt.

I messaggio di errore contiene il numero di errore,
I'ID dell’elemento, la sua posizione e un messaggio in
testo non cifrato.

Modifica elemento Apre la finestra di dialogo corrispondente per
consentire la modifica dell’elemento selezionato.

Sostituzione fase/Operation Apre la finestra di dialogo per selezionare una fase o
una ricetta parziale e sostituisce gli elementi
selezionati a quelli esistenti. E possibile selezionare e
sostituire contemporaneamente piu fasi o ricette
parziali.

Combinazione di tasti: Tasto Shift+doppio clic del

mouse:

Modalita di elaborazione Passa dalla modalita di inserimento a quella di
modifica.

Inserisci fase Inserisce una fase.
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Parametro Descrizione

Inserisci transizione Inserisce una transizione.

Inserisci ramo parallelo Inserisce I'inizio di un ramo parallelo.

Inserisci fine ramo parallelo Inserisce la fine di un ramo parallelo.

Inserisci ramo iniziale Inserisce 'inizio di una sequenza parallela.

Inserisci fine ramo Inserisce la fine di una sequenza parallela.

Inserisci assegnazione unita Inserisce un‘assegnazione unita.

Inserisci jump Inserisce un jump target.

Inserisci Operation Inserisce una ricetta parziale (A pagina: 227).

Ricetta in modalita test Imposta la ricetta in modalita di test. Perché questo sia

possibile, la ricetta deve essere priva di errori.

Rilascia ricetta Rilascia la ricetta. In questo modo e possibile creare
una ricetta di controllo.

Nota: le azioni di inserimento rimangono attive finché non si passa alla modalita di modifica usando |l
simbolo Modalita di elaborazione o il tasto Esc, oppure finché non si passa ad un‘altra opzione di
inserimento usando il simbolo che serve ad inserire un elemento.

BARRA DEGLI STRUMENTI - RICETTA PFC: MODALITA TEST

Parametro Descrizione

Avvia ricetta Awvia il processo di elaborazione della ricetta.
Ricetta in pausa Mette in pausa la ricetta.

Riprendi ricetta Riprende I'esecuzione di una ricetta messa in pausa.
Ferma ricetta Sospende |'esecuzione di una ricetta.

Riavvia ricetta Riavvia una ricetta che era stata sospesa.

Stop ricetta Arresta la ricetta.

Annulla ricetta Annulla la procedura di una ricetta.

Fase in pausa Mette in pausa la fase selezionata.

Riprendi fase Riprende il processo di elaborazione di una fase
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Parametro

Interrompi fase

Riavvia fase

Esci dalla fase

Controlla errori in ricetta

Modifica elemento

Aspetto grafico

Passa alla modalita automatica
Passare in modalita semiautomatica
Passa alla modalita manuale

Continuare la ricetta solo dalla
posizione di esecuzione selezionata

Riprendi esecuzione ricetta da tutte
le posizioni di esecuzione

Ignora la condizione corrente

Modalita di editazione

Rilascia ricetta

Descrizione

selezionata che era stata messa in pausa.
Sospende la fase selezionata.

Riavvia la fase selezionata sospesa.

Inizia il processo per uscire dalla fase.

Inizia la convalida della ricetta (A pagina: 258).

Apre la finestra di dialogo corrispondente per consentire
la modifica dell’'elemento selezionato.

Apre la finestra di dialogo (A pagina: 164) per configurare
i colori di sfondo, la griglia e la visualizzazione dell'ID
dell’elemento.

Fa passare I'esecuzione in modalita automatica.
Fa passare I'esecuzione in modalita semiautomatica.
Fa passare I'esecuzione in modalita manuale.

Continua una ricetta solo a partire dalle posizioni
selezionate.

Continua una ricetta a partire da tutte le posizioni
disponibili.

Ignora una condizione in attesa della fase selezionata.
Possibile solamente nella modalita manuale.
Passa dalla modalita di test a quella di modifica.

Rilascia la ricetta. In questo modo e possibile creare una
ricetta di controllo.

BARRA DEGLI STRUMENTI - RICETTA PFC: RILASCIATA

Parametro Descrizione

Controlla errori in ricetta

Verifica se ci sono errori nella ricetta e visualizza gli errori
rilevati in una finestra di informazione. Bei mehreren
Fehlern werden die ersten Fehler angezeigt.

Il messaggio di errore contiene il numero di errore, I'ID
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Parametro Descrizione

dell’elemento, la sua posizione e un messaggio in testo
non cifrato.

Modifica elemento Apre la finestra di dialogo corrispondente per consentire la
maodifica dell’elemento selezionato.

La finestra di dialogo viene aperta in sola lettura, poiché
non é piu possibile modificare le ricette rilasciate.

Aspetto grafico Apre la finestra di dialogo (A pagina: 164) per configurare i
colori di sfondo, la griglia e la visualizzazione dell'ID
dell’elemento.

Duplica ricetta Crea una copia della ricetta. Viene aperta la finestra di
dialogo per assegnare alla ricetta un nome univoco e una
descrizione.

Crea ricetta di controllo Crea una ricetta di controllo sulla base della ricetta master
rilasciata.

*¥Info

Tutte le funzioni dei singoli simboli possono essere progettate anche tramite
pulsanti, rendendole cosi compatibili con la gestione touch. E anche possibile
nascondere (A pagina: 158) le barre degli strumenti.

8.4.3.3Elemento iniziale

Primo elemento nel processo. Viene creato automaticamente nell’Editor al momento della creazione
della ricetta e non puo essere cancellato.

8.4.3.4Inserire e configurare una fase

Per aggiungere una fase:
1. Nella barra degli strumenti, selezionare il simbolo per Inserisci fase
2. Portare il mouse nella posizione desiderata.
3. Posizionare la fase.

Si-apre la finestra di dialogo che consente di selezionare una fase (A pagina: 182)
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4. Wahlen Sie die gewunschte Grundfunktion.
Grundfunktionen aus Platzhaltern werden eingefarbt angezeigt. Wird eine Grundfunktion eines
Platzhalters gewahlt, dann wird im Rezept ein Hinweis auf den Aggregatsplatzhalter angezeigt.

Per configurare una fase:
1. Cliccare due volte sulla fase.

2. Siaprira la finestra di dialogo di configurazione
Se all'elemento non ¢ stata assegnata  nessuna fase, facendo doppio clic si apre la finestra di
dialogo per la selezione di una fase.

Nota: tasto Shift e doppio clic apre sempre la finestra di dialogo per la selezione di una fase.

CONFIGURAZIONE

Meodifica fase

Fase attiva in questo passo
MNome
flush] |

Descrizione

Unita
| Mixing Tank |

Modalitd di esecuzione
<Messuna strategia di controllo collegata =

Descrizione modalita di esecuzione

Generale  Parametro

Tempo di attesa per allocazione unit
_. . = &
0T 00:00:00 Tempo di attesa per
Interblocco di ingresso interblocco di ingresso
.| [o7 00:00:00 | =B
Condizione di termine fase Massima durata di esecuzione
(¥01.valore = ) 0T 00:00:00 = =

Minima durata di esecuzione
OT 00:00:00 = % [IModificabile nella ricetta di controllo

Tempo di attesa per condizione successiva
OT 00:00:00 =y

Annulla
Parametro Descrizione
Fase attiva in questo passo Attiva: |a fase € attiva in questo passo.
Nome Nome della fase.

Solo visualizzazione.

Descrizione Commento sulla fase.
Solo visualizzazione.
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Parametro Descrizione

Unita Unita su cui viene eseguitala la fase.
Solo visualizzazione.

Strategia di controllo Selezione di una strategia di controllo (A pagina: 237) fra
quelle proposte dal menu a tendina.

Disponibile solo se nell’Editor sono state configurate (A
pagina: 65) strategie di controllo per questa fase.

Default: Nessuna strategia di controllo collegata
Descrizione strategia di Descrizione della strategia di controllo selezionata.

controllo - ) o _ .
Visualizzazione solo della descrizione impostata nell’Editor.

Generale Scheda per la configurazione delle proprieta generali.
Parametro Scheda per la configurazione dei parametri.
OK Applica tutte le modifiche di tutte le schede e chiude la

finestra di dialogo.

Annulla Elimina tutte le modifiche apportate a tutte le schede e
chiude la finestra di dialogo.

Per la configurazione delle schede, si veda il capitolo:
»  Generale: visualizzazione e configurazione delle impostazioni per la fase.

»  Parametri (A pagina: 187): configurazione dei parametri.

Potrebbe essere richiesto di inserire un motivo per le modifiche. Ci sono due possibilita di
configurazione: o si attiva per il modulo nel suo complesso la proprieta Motivazione richiesta in caso
di cambio valore nel nodo Modifica parametro; oppure si attiva per singole fasi la proprieta
Motivazione richiesta in caso di cambio valore nel gruppo Generale.

REGOLE PER LA MODIFICA DI UNA FASE.

Una fase puo essere modificata:
» In una ricetta master in modalita di modifica: Se I'utente dispone dei diritti per farlo.

» In una ricetta master in modalita di test: Se 'utente dispone dei diritti per farlo e se la fase non
e attiva.

» Inuna ricetta di controllo con lo stato pronta: Se I'utente dispone dei diritti per farlo e se
I'opzione Modificabile nella ricetta di controllo e stata attivata nella ricetta master.
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» Inuna ricetta di controllo con lo stato In esecuzione: Se I'utente dispone dei diritti per farlo, se
I'opzione Modificabile nella ricetta di controllo ¢ stata attivata nella ricetta master, e se la
fase non e attiva.

La funzione non puo piu essere modificata in ricetta di controllo gia eseguite e in ricette master
rilasciate.

8.4.3.4.1Selezione di una fase

Quando si aggiunge una fase, si apre la finestra di dialogo per la selezione di una fase.

m Selezione fase

= d& Workspace Mome | Descrizione Interblocco diin... Tempo di attesa perint... | Condiz... Minima duratz
o FULFILL = = = = =
Phase A1 OT 00:00:00
Phase K1 OT 00:00:00
Grundfunktion 1 0T 00:00:00
local 0 0T 00:00:00
Phase K1 OT 00:00:00 ~
Phase K1 OT 00:00:00
Grundfunktion 2 OT 00:00:00 v
Grundfunktion 1 OT 00:00:00
Phase 1 0T 00:00:00
Phase 2 0T 00:00:00
Phase K1 OT 00:00:00
Phase A1 OT 00:00:00
Phase 1 0T 00:00:00
Phase 1 OT 00:00:00
Phase K1 0T 00:00:00
Phase K1 0T 00:00:00
local O Phase 1 OT 00:00:00
Phase A1 OT 00:00:00
Grundfunktion 1 0T 00:00:00
Phase K1 0T 00:00:00
Phase K1 0T 00:00:00
Phase K1 0T 00:00:00 |
Alemmm &1 NT ALY . b
< >
25 totali/25 filtrati/0 selezionati
Messuna selezione OK Annulla
Opzione Descrizione
Albero di progetto Visualizza il progetto corrente le cui fasi possono

essere selezionate.

Lista delle fasi In questa lista sono visualizzate tutte le fasi configurate
nell’Editor. Grundfunktionen aus Platzhaltern werden
mit Farbe hinterlegt.

E possibile filtrare questa lista.  per la denominazione,
si distingue fra lettere maiuscole e minuscole. Si
possono usare i placeholder * e 2.

Anzeige (A pagina: 202) und Beschriftung (A pagina:
203) der Spalten kann nach einem Rechtsklick auf die
Titelzeile Uber die entsprechenden Dialoge konfiguriert
werden.
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Opzione Descrizione

Tasti freccia Consentono di spostare la selezione verso |alto o
verso il basso.

Nessuna selezione Cancella la fase gia selezionata dall’elemento.

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo.

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di
dialogo.

Quando si chiude la finestra di dialogo, tutte le impostazioni effettuate vengono salvate in modo
specifico per il singolo utente.

8.4.3.4.2 Generale

Le proprieta della scheda Generale sono settate nell’Editor, eccezion fatta per |'opzione Modificabile
nella ricetta di controllo. | valori possono essere modificati nella ricetta master. Un simbolo indica se il
valore nella finestra di dialogo corrisponde a quello nell’Editor. In caso questi valori dovessero divergere,
si puo applicare di nuovo quello definito nell'Editor.

Significato dei simboli accanto ai valori:

Simbolo Descrizione

Il valore nella finestra di dialogo e quello impostato nell’ Editor

_ corrispondono.
Segno di uguale

Il valore nella finestra di dialogo e quello impostato nell’ Editor

, divergono.
Parentesi acute

Attivo solo se i valori nella ricetta e nell'Editor divergono.
Cliccando su questo pulsante, si applica il valore dell'Editor.

Fr in direzioni s . )
ecce in direzioni opposte Quest’ultimo sovrascrivera il valore nella ricetta master.
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MODIFICA FASE

Meodifica fase

Fase attiva in questo passo
MNome
= |
Descrizione
Unita
| Mixing Tank |

Modalitd di esecuzione
<Messuna strategia di controllo collegata =

Descrizione modalita di esecuzione

Generale  Parametro

Tempo di attesa per allocazione unit
_. . = &
0T 00:00:00 Tempo di attesa per
Interblocco di ingresso interblocco di ingresso
.| [o7 00:00:00 | =B
Condizione di termine fase Massima durata di esecuzione
(¥01.valore = ) 0T 00:00:00 = =

Minima durata di esecuzione
OT 00:00:00 = % [IModificabile nella ricetta di controllo

Tempo di attesa per condizione successiva
OT 00:00:00 =y
e

Per spiegazioni relative alla configurazione dei dati base visualizzati tramite due schede, si veda il
capitolo Inserire e configurare una fase (A pagina: 179).

Opzione Descrizione

Tempo di attesa per Tempo in giorni, ore, minuti e secondi durante il quale si

allocazione unit attende l'assegnazione unita. Il tempo di attesa puo essere
modificato a Runtime, purché la ricetta sia in stato
modificabile.

Trascorso il tempo definito, viene inizializzato I'evento
Superato tempo limite di attesa assegnazione unita e
I'elemento viene evidenziato. Ulteriori azioni devono essere
definite dal progettista. Se non si verificano ulteriori azioni, il
sistema continua ad attendere.

Massimo: 9999G 23:59:59
Default: 0G 00:00:00

Nota: ad un’unita pud essere assegnato lo stato in
esecuzione da una singola ricetta.

Il valore viene impostato nell’Editor e puo essere modificato
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Opzione Descrizione

in questa sede finché la ricetta non e stata rilasciata.

Interblocco di ingresso Definisce la condizione per l'interblocco di ingresso. Fare clic
sul pulsante ... per aprire I'Editor delle formule (A pagina:
314) e per definire una condizione.

Se e configurato un interblocco di ingresso, una fase non
viene eseguita a Runtime finché non & soddisfatta la
condizione per l'interblocco di ingresso. La formula puo
essere composta da uno o piu parametri di comando e
parametri Return/PLC Sync della fase. E possibile utilizzare il
valore e lo stato delle variabili. La formula restituisce TRUE
0 FALSE come risultato. A Runtime la condizione puo essere
visualizzata, ma non modificata.

Il tempo di attesa per l'interblocco di ingresso e configurato
con la proprieta Tempo di attesa per interblocco di

ingresso.
Tempo di attesa per Periodo di tempo in giorni, ore, minuti e secondi entro |l
interblocco di ingresso quale la condizione definita nella proprieta Interblocco di

ingresso deve restituire il valore  TRUE. Il tempo di attesa
inizia a decorrere dall'inizio della verifica dell'interblocco di
ingresso. Se la condizione non e soddisfatta entro il tempo di
attesa, viene inizializzato I'evento Superato tempo limite di
attesa per interblocco di ingresso e |'attesa continua. Se non e
stata definita nessuna reazione all'evento che forza un
comportamento diverso, il sistema attende che la condizione
sia soddisfatta.

Se il tempo di attesa e impostato su 0G 00:00:00, I'evento
non viene attivato.

»  Minimo: 0G 00:00:00

»  Massimo: 9999G 23.59:59

»  Default: 0T 00:00:00

Il valore viene impostato nell'Editor e puo essere modificato
in questa sede finché la ricetta non e stata rilasciata.

Condizione di fase completata  Definisce la condizione per il cambio fase. Cliccando sul
pulsante ... si apre |'editor delle formule (A pagina: 314) che
consente di definire una condizione.

A Runtime, la condizione puo0 essere visualizzata, ma non
modificata. L'intervallo di tempo durante il quale si attende il
soddisfacimento della condizione, viene definito mediante Ia
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Opzione Descrizione

proprieta Durata massima di esecuzione.

Massima durata di esecuzione  Periodo di tempo in giorni, ore, minuti e secondi in cui la
condizione definita nella proprieta Condizione di fase
completata deve restituire il valore TRUE. Il tempo di attesa
inizia con la scrittura dei parametri del comando. Se la
condizione non e soddisfatta entro il tempo di attesa, viene
inizializzato |'evento Superata durata massima di esecuzione
e | attesa continua. Se non e stata definita nessuna reazione
all'evento che forza un comportamento diverso, il sistema
attende che la condizione sia soddisfatta.

Nota: il tempo continua a scorrere quando la ricettata/fase
€ messa in pausa.

Se il tempo di attesa e impostato su 0G 00:00:00, I'evento
non viene attivato.

» Valore minimo: 0G 00:00:00
»  Valore massimo: 9999G 23:59:59
»  Default: 0T 00:00:00

Il valore viene impostato nell'Editor e puo essere modificato
in questa sede finche la ricetta non e stata rilasciata.

Ha senso solo se e stata configurata la proprieta Condizione
di fase completata.

Ulteriori informazioni sulla durata di esecuzione si trovano
nel capitolo Durata di esecuzione (A pagina: 33).

Minima durata di esecuzione Tempo minimo di esecuzione della fase.

» >0:tempo minimo di attesa dopo la scrittura del
parametro di comando, indipendentemente dal fatto
se la condizione di fase completata e soddisfatta o no.

» 0. non é definita nessuna durata minima di
esecuzione.

Nota: la durata minima di esecuzione puo superare la
Durata massima di esecuzione.|l valore viene impostato
nell’Editor e puo essere maodificato in questa sede finché la
ricetta non e stata rilasciata.

Modificabile nella ricetta di controllo se & stata attivata nella
ricetta master l'opzione Modificabile nella ricetta di
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Opzione Descrizione

controllo.

Ulteriori informazioni sulla durata di esecuzione si trovano
nel capitolo Durata di esecuzione (A pagina: 33).

Modificabile nella ricetta di Attiva: la proprieta puo essere modificata nella ricetta di
controllo controllo.

Tempo di attesa per Periodo di tempo in giorni, ore, minuti e secondi durante il
condizione successiva quale la fase deve essere disattivata. Il tempo di attesa inizia

a decorrere dal raggiungimento della condizione di fase
completata. Se la condizione non e soddisfatta entro |l
tempo di attesa, viene inizializzato |'evento Superato tempo
di attesa per condizione successiva e |'attesa continua. Se non
e stata definita nessuna reazione all'evento che forza un
comportamento diverso, il sistema attende che la condizione
sia soddisfatta.

Se il tempo di attesa e impostato su 0G 00:00:00, I'evento
non viene attivato.

» Valore minimo: 0G 00:00:00
» Valore massimo: 9999G 23:59:59
»  Default: 0T 00:00:00

Nota: I'esistenza o meno di condizioni successive dipende
dalla struttura della ricetta. E' quindi meglio non configurare
un tempo di attesa nell'Editor, ma a Runtime.ll valore viene
impostato nell’Editor e puo essere modificato in questa sede
finché la ricetta non e stata rilasciata.

Ulteriori informazioni si trovano nei capitoli Tempi (A pagina:
47) e Condizione successiva (A pagina: 279).

OK Applica tutte le modifiche di tutte le schede e chiude la
finestra di dialogo.

Annulla Elimina tutte le modifiche apportate a tutte le schede e
chiude la finestra di dialogo.

8.4.3.4.3 Parametro

Questa scheda consente di modificare i parametri di una fase rilasciati per essa.
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¥|nfo

Parameter kdnnen auch noch wahrend der Ausfihrung einer Grundfunktion
geandert werden.

FINESTRA DI DIALOGO DEI PARAMETRI

Meodifica fase

Fase attiva in questo passo
MNome
flush] |

Descrizione
Unita
| Mixing Tank |

Modalitd di esecuzione
<Messuna strategia di controllo collegata =

Descrizione modalita di esecuzione

Generale Parametro

5 & g
Mame Description
T T
Annulla
Lista di parametri Visualizza i parametri configurati nell’Editor. | parametri
possono essere filtrati e ordinati per colonne..
La finestra di dialogo (A pagina: 189) per modificare un
parametro si apre cliccando sul simbolo Modifica
parametro, cliccando due volte sul parametro, con il
comando nel menu contestuale, oppure premendo |l
tasto Invio.
oK Applica tutte le modifiche di tutte le schede e chiude la
finestra di dialogo.
Annulla Elimina tutte le modifiche apportate a tutte le schede e

chiude la finestra di dialogo.
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BARRA DEGLI STRUMENTI

Modifica parametro Apre la finestra di dialogo (A pagina: 189) per la
modifica del parametro.

Visualizza tutti parametri di comando ~ Commuta tra la visualizzazione dei parametri di
comando modificabili e tutti i parametri di comando.

Visualizza parametri Return/PLC Sync  Oltre ai parametri di comando, visualizza o nasconde
anche i parametri Return/PLC Sync.

Selezione colonne Apre la finestra di dialogo (A pagina: 202) per la
selezione delle colonne da visualizzare.

Formato colonne Apre la finestra di dialogo (A pagina: 203) per la
formattazione delle colonne.

8.4.3.4.4 Modifica parametro

Per modificare un parametro a Runtime:
1. Nella finestra di dialogo Modifica fase, selezionare la scheda Parametro.
2. Selezionare il parametro desiderato.

3. Aprire la finestra di dialogo per la modifica del parametro cliccando sul simbolo Modifica
parametro della barra degli strumenti, cliccando sul comando corrispondente del menu
contestuale, facendo doppio clic sul parametro, oppure premendo il tasto Invio.

Si apre la finestra di dialogo di modifica.

Per ogni tipo di dati viene aperta una finestra di dialogo propria:
»  Numerico
» Binario
» Stringa
» Durata

A seconda della configurazione nell'Editor, i valori visualizzati nella finestra di dialogo possono essere
modificati o solo letti. Per poter regolare i valori dei parametri, nell’Editor (A pagina: 34) deve essere
attivata la proprieta Valore parametro modificabile in ricetta master.

Note:
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»  Per definire i valori dei parametri

utilizzando variabili (A pagina: 200), nell’'Editor (A pagina: 34)

deve essere configurata la proprieta Placeholder per variabile di valore parametro. In

questo caso, non viene visualizza
modifica. Invece viene offerta un'

to nessun valore a Runtime nelle ricette in modalita di
opzione per selezionare una variabile. Questa variabile

determina il valore del parametro.

»  Per poter modificare i parametri in una fase attiva, nell’Editor deve essere attivata la proprieta
Valori parametro modificabili durante I'esecuzione della fase.

» | valori modificati vengono raccolti o inviati immediatamente a Runtime (A pagina: 283).

PARAMETRI NUMERICI

-

Medifica configurazione parametri

Parametri
Int

Descrizione
@Demo Parameter

Tipo Tipo di dato
@Comando @MNumerico

Modificabile nella ricetta di controllo

Minima Variabile di minimo

-32768

Nome del parametro. Solo visualizzazione.

Descrizione del parametro liberamente configurabile.
Solo visualizzazione.

Tipo di parametro: Iniziale, valore o feedback. Solo

Valore parametro Unita di misura
m =
Massimo Variabile di massimo
1w = 32767
Variabile Tipo di dato
MyInt INT
Driver MNome del driver
SAMPLE32 Sample32
\I/ T Applica [ OK. l | Annulla |
Parametro
Parametro
Descrizione
Tipo
visualizzazione.
Tipo di dati

Modificabile in ricetta di controllo

Tipo di dati del parametro Solo visualizzazione.

Attiva: il valore del parametro puo essere modificato
nella ricetta di controllo.

Disponibile solo se:

» Il parametro e di tipo iniziale o valore.
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» Nella configurazione eseguita nell'Editor si e
stabilito che il parametro possa essere modificato
nella ricetta-Batch (proprieta: Valore parametro
modificabile in ricetta master).

Minimo Valore minimo per il parametro.

L'impostazione predefinita dell’Editor puo essere
modificata se e stata attivata nell'Editor la proprieta (A
pagina: 34) Valore parametro modificabile in ricetta
master.

Il simbolo (A pagina: 183) a destra del valore mostra se il
valore e stato cambiato. | valori modificati possono
essere sovrascritti da quello di default impostato
nell’Editor cliccando sul pulsante che si trova accanto.
Per le strategie di controllo, la sincronizzazione avviene
con i valori impostati nella strategia di controllo durante
il collegamento dei parametri.

Minimo Variabile Valore minimo ammissibile della variabile.
Valore Valore del parametro.

L'impostazione predefinita dell’Editor puo essere
modificata se e stata attivata nell'Editor la proprieta (A
pagina: 34) Valore parametro modificabile in ricetta
master.

Il simbolo (A pagina: 183) a destra del valore mostra se |l
valore e stato cambiato. | valori modificati possono
essere sovrascritti da quello di default impostato
nell’Editor cliccando sul pulsante che si trova accanto.
Per le strategie di controllo, la sincronizzazione avviene
con i valori impostati nella strategia di controllo durante
il collegamento dei parametri.

Quando si configura tramite una variabile, al posto dei
valori viene visualizzata un‘opzione per la selezione di
una variabile (A pagina: 200).

Unitadi misura Unita di misura del valore.
Massimo Valore massimo per il parametro. Solo visualizzazione.

L'impostazione predefinita dell'Editor puo essere
modificata se e stata attivata nell'Editor la proprieta (A
pagina: 34) Valore parametro modificabile in ricetta
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master.

Il simbolo (A pagina: 183) a destra del valore mostra se il
valore e stato cambiato. | valori modificati possono
essere sovrascritti da quello di default impostato
nell’Editor cliccando sul pulsante che si trova accanto.
Per le strategie di controllo, la sincronizzazione avviene
con i valori impostati nella strategia di controllo durante
il collegamento dei parametri.

Massimo Variabile Valore massimo ammissibile della variabile. Solo
visualizzazione.

Variabile Variabile associata al parametro. Solo visualizzazione.
Tipo di dati Variabile Tipo di dati della variabile. Solo visualizzazione.
Driver Driver della variabile. Solo visualizzazione.

Nome del driver Nome del driver della variabile Solo visualizzazione.
Tasti freccia Navigazione fra i parametri

Questi ultimi vengono visualizzati nella successione della
lista. Vengono visualizzati solamente i parametri visibili
dati i criteri attuali di filtro e di ordinamento.

Se sono state effettuate delle modifiche, prima di
passare ad un altro parametro, viene visualizzata una
richiesta di confermare o annullare i cambi. Se le
modifiche devono essere applicate, il sistema provvede
a verificare le impostazioni prima di passare al prossimo
parametro.

Applica Accetta tutte le modifiche, a condizione che la loro
verifica sia stata portata a termine con successo; la
finestra di dialogo rimane aperta per consentire ulteriori
modifiche.

OK Accetta tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo,
a condizione che la verifica dei cambi effettuati sia stata
portata a termine con successo.

Annulla Annulla tutte le modifiche non ancora applicate e
chiude la finestra di dialogo.
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PARAMETRI BINARI

Medifica configurazione parametri [i_E-J

Parametri
Bool

Descrizione
@Demo Parameter

Tipo Tipo di dato
@Comando @Binario

Modificabile nella ricetta di controllo

Disattivato -

@ On
Toggle
Variabile Tipo di dato
MyBool BOOL
Driver MNome del driver
SAMPLE32 Sample32
\I/ » Applica [ OK l | Annulla |
Parametro Significato
Parametro Nome del parametro. Solo visualizzazione.
Descrizione Descrizione del parametro liberamente configurabile.
Solo visualizzazione.
Tipo Tipo di parametro: Iniziale, valore o feedback. Solo
visualizzazione.
Tipo di dati Tipo di dati del parametro Solo visualizzazione.

Modificabile in ricetta di controllo  Attiva: il valore del parametro puo essere modificato
nella ricetta di controllo.

Disponibile solo se:
» Il parametro e di tipo iniziale o valore.

» Nella configurazione eseguita nell'Editor si e
stabilito che il parametro possa essere modificato
nella ricetta-Batch (proprieta: Valore parametro
modificabile in ricetta master).

Off Stato: off.

L'impostazione predefinita dell’Editor puo essere
modificata se e stata attivata nell’Editor la proprieta (A
pagina: 34) Valore parametro modificabile in ricetta
master.

193 | 359



Il simbolo (A pagina: 183) a destra del valore mostra se il
valore e stato cambiato. | valori modificati possono
essere sovrascritti da quello di default impostato
nell’Editor cliccando sul pulsante che si trova accanto.
Per le strategie di controllo, la sincronizzazione avviene
con i valori impostati nella strategia di controllo durante
il collegamento dei parametri.

Quando si configura tramite una variabile, al posto dei
valori viene visualizzata un‘opzione per la selezione di
una variabile (A pagina: 200).

On Stato: on.

Toggle Cambia lo stato.

Variabile Variabile associata al parametro. Solo visualizzazione.
Tipo di dati Variabile Tipo di dati della variabile. Solo visualizzazione.
Driver Driver della variabile. Solo visualizzazione.

Nome del driver Nome del driver della variabile Solo visualizzazione.
Tasti freccia Navigazione fra i parametri

Questi ultimi vengono visualizzati nella successione della
lista. Vengono visualizzati solamente i parametri visibili
dati i criteri attuali di filtro e di ordinamento.

Se sono state effettuate delle modifiche, prima di
passare ad un altro parametro, viene visualizzata una
richiesta di confermare o annullare i cambi. Se le
modifiche devono essere applicate, il sistema provvede
a verificare le impostazioni prima di passare al prossimo
parametro.

Applica Accetta tutte le modifiche, a condizione che la loro
verifica sia stata portata a termine con successo; la
finestra di dialogo rimane aperta per consentire ulteriori
modifiche.

oK Accetta tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo,
a condizione che la verifica dei cambi effettuati sia stata
portata a termine con successo.

Annulla Annulla tutte le modifiche non ancora applicate e
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chiude la finestra di dialogo.

PARAMETRI STRINGA

Medifica configurazione parametri [i_E-J

Parametri
String

Descrizione
@Demo Parameter

Tipo Tipo di dato
@Comando @5tringa
Modificabile nella ricetta di controllo

Stringa

Lunghezza stringa

20
Variabile Tipo di dato
MyString STRING
Driver MNome del driver
Intern Treiber fir interne Variablen
\I’ \I’ Applica [ oK l | Annulla |
Parametro Significato
Parametro Nome del parametro. Solo visualizzazione.
Descrizione Descrizione del parametro liberamente configurabile.
Solo visualizzazione.
Tipo Tipo di parametro: Iniziale, valore o feedback. Solo
visualizzazione.
Tipo di dati Tipo di dati del parametro Solo visualizzazione.

Modificabile in ricetta di controllo  Attiva: il valore del parametro puo essere modificato
nella ricetta di controllo.

Disponibile solo se:
» Il parametro e di tipo iniziale o valore.

» Nella configurazione eseguita nell'Editor si e
stabilito che il parametro possa essere modificato
nella ricetta-Batch (proprieta: Valore parametro
modificabile in ricetta master).

String Successione di caratteri alfanumerici.
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L'impostazione predefinita dell'Editor puo essere
modificata se e stata attivata nell'Editor la proprieta (A
pagina: 34) Valore parametro modificabile in ricetta
master.

Il simbolo (A pagina: 183) a destra del valore mostra se il
valore e stato cambiato. | valori modificati possono
essere sovrascritti da quello di default impostato
nell’Editor cliccando sul pulsante che si trova accanto.
Per le strategie di controllo, la sincronizzazione avviene
con i valori impostati nella strategia di controllo durante
il collegamento dei parametri.

Quando si configura tramite una variabile, al posto dei
valori viene visualizzata un‘opzione per la selezione di
una variabile (A pagina: 200).

La lunghezza della stringa e limitata dalla Lunghezza
stringa configurata nella variabile.

Lunghezza della stinga Definisce la lunghezza possibile della stringa. Solo
visualizzazione.

Variabile Variabile associata al parametro. Solo visualizzazione.
Tipo di dati Variabile Tipo di dati della variabile. Solo visualizzazione.
Driver Driver della variabile. Solo visualizzazione.

Nome del driver Nome del driver della variabile Solo visualizzazione.
Tasti freccia Navigazione fra i parametri

Questi ultimi vengono visualizzati nella successione della
lista. Vengono visualizzati solamente i parametri visibili
dati i criteri attuali di filtro e di ordinamento.

Se sono state effettuate delle modifiche, prima di
passare ad un altro parametro, viene visualizzata una
richiesta di confermare o annullare i cambi. Se le
modifiche devono essere applicate, il sistema provvede
a verificare le impostazioni prima di passare al prossimo
parametro.

Applica Accetta tutte le modifiche, a condizione che la loro
verifica sia stata portata a termine con successo; la
finestra di dialogo rimane aperta per consentire ulteriori
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OK

Annulla

DURATA

modifiche.

Accetta tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo,
a condizione che la verifica dei cambi effettuati sia stata
portata a termine con successo.

Annulla tutte le modifiche non ancora applicate e
chiude la finestra di dialogo.

.
Medifica configurazione parametri

Parametri

Dint]
Descrizione
@Demo Parameter

Tipo Tipo di dato
@Comando @0urata

Modificabile nella ricetta di controllo

[ oK l | Annulla |

i _ Variabile di minimo
0T 00:00-00 | = 0T 00:00:00
Durata
0T 00:00:00 =
Massimo Variabile di massimo
0T 00:00:00 = 9999T 23:59:59
Variabile Tipo di dato
MyDint DINT
Driver Mome del driver
SAMPLE32 Sample32
4 » Applica
Parametro
Descrizione
Tipo

Tipo di dati

Nome del parametro. Solo visualizzazione.

Descrizione del parametro liberamente configurabile.
Solo visualizzazione.

Tipo di parametro: Iniziale, valore o feedback. Solo
visualizzazione.

Tipo di dati del parametro Solo visualizzazione.

Modificabile in ricetta di controllo  Attiva: il valore del parametro pud essere modificato

nella ricetta di controllo.

Disponibile solo se:

» Il parametro e di tipo iniziale o valore.
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» Nella configurazione eseguita nell'Editor si e
stabilito che il parametro possa essere modificato
nella ricetta-Batch (proprieta: Valore parametro
modificabile in ricetta master).

Minimo Valore minimo per il parametro in formato:
G:hh:mm:ss

L'impostazione predefinita dell’Editor puo essere
modificata se e stata attivata nell'Editor la proprieta (A
pagina: 34) Valore parametro modificabile in ricetta
master.

Il simbolo (A pagina: 183) a destra del valore mostra se |l
valore e stato cambiato. | valori modificati possono
essere sovrascritti da quello di default impostato
nell’Editor cliccando sul pulsante che si trova accanto.
Per le strategie di controllo, la sincronizzazione avviene
con i valori impostati nella strategia di controllo durante
il collegamento dei parametri.

Minimo Variabile Valore minimo ammissibile della variabile.
Durata Valore del parametro in formato:
G:hh:mm:ss.

L'impostazione predefinita dell'Editor puo essere
modificata se e stata attivata nell'Editor la proprieta (A
pagina: 34) Valore parametro modificabile in ricetta
master.

Il simbolo (A pagina: 183) a destra del valore mostra se il
valore e stato cambiato. | valori modificati possono
essere sovrascritti da quello di default impostato
nell’Editor cliccando sul pulsante che si trova accanto.
Per le strategie di controllo, la sincronizzazione avviene
con i valori impostati nella strategia di controllo durante
il collegamento dei parametri.

Quando si configura tramite una variabile, al posto dei
valori viene visualizzata un‘opzione per la selezione di
una variabile (A pagina: 200).

Unita di misura Unita di misura del valore.
Massimo Valore massimo per il parametro in formato:
G:hh:mm:ss.
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L'impostazione predefinita dell'Editor puo essere
modificata se e stata attivata nell'Editor la proprieta (A
pagina: 34) Valore parametro modificabile in ricetta
master.

Il simbolo (A pagina: 183) a destra del valore mostra se il
valore e stato cambiato. | valori modificati possono
essere sovrascritti da quello di default impostato
nell’Editor cliccando sul pulsante che si trova accanto.
Per le strategie di controllo, la sincronizzazione avviene
con i valori impostati nella strategia di controllo durante
il collegamento dei parametri.

Massimo Variabile Valore minimo ammissibile della variabile. Solo
visualizzazione.

Variabile Variabile associata al parametro. Solo visualizzazione.
Tipo di dati Variabile Tipo di dati della variabile. Solo visualizzazione.
Driver Driver della variabile. Solo visualizzazione.

Nome del driver Nome del driver della variabile Solo visualizzazione.
Tasti freccia Navigazione fra i parametri

Questi ultimi vengono visualizzati nella successione della
lista. Vengono visualizzati solamente i parametri visibili
dati i criteri attuali di filtro e di ordinamento.

Se sono state effettuate delle modifiche, prima di
passare ad un altro parametro, viene visualizzata una
richiesta di confermare o annullare i cambi. Se le
modifiche devono essere applicate, il sistema provvede
a verificare le impostazioni prima di passare al prossimo
parametro.

Applica Accetta tutte le modifiche, a condizione che la loro
verifica sia stata portata a termine con successo; la
finestra di dialogo rimane aperta per consentire ulteriori
modifiche.

OK Accetta tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo,
a condizione che la verifica dei cambi effettuati sia stata
portata a termine con successo.

Annulla Annulla tutte le modifiche non ancora applicate e
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8.4.3.4.5 Definire i valori dei parametri utilizzando le variabili

chiude la finestra di dialogo.

| valori dei parametri possono essere letti anche tramite variabili. Quali variabili devono essere disponibili
a Runtime, e configurato nell’Editor (A pagina: 34) tramite la proprieta Placeholder per variabile di
valore parametro.

Per configurare i valori dei parametri utilizzando placeholder:

1.

Nell'Editor, passare a Placeholder per variabile di valore parametro nelle proprieta dei

parametri.

Immettere un testo di filtro nel campo.
E consentito utilizzare i caratteri jolly * e 2.

A Runtime, assegnare una variabile al parametro quando si configura la ricetta master.

Questa variabile determina il valore del parametro.

Per selezionare una variabile per il valore del parametro:

1.
2.

A Runtime, aprire la fase per la modifica.

Aprire il parametro desiderato per la modifica.

Al posto dei valori del parametro, viene visualizzata un'opzione per selezionare la variabile per

determinare questo valore.

Moedifica proprieta del parametro

Parametro
Parameter 1

Descrizione

Tipo Tipo di dati
| Valore | | Binario

[ valore modificabile in ricetta di controllo

Variabile per valore parametro
e [-]

Variabile Tipo di dato Variabile
MP BOOL

Driver Mome del driver
| INTERN | | Driver for internal variables |
L | » oK Annulla Applica
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3. Selezionare una variabile.
Per farlo, cliccare sul pulsante ...
Si apre la finestra di dialogo di selezione delle variabili.
Vengono offerte solo le variabili che corrispondono al filtro definito nella proprieta Placeholder
per variabile di valore parametro.

4. Chiudere tutte le finestre di dialogo aperte.

COMPORTAMENTO “VALORI DA VARIABILI”

| valori vengono letti dalle variabili configurate e impostati come valori nel parametro quando:
» Una ricetta master passa in modalita di test

P Viene creata una ricetta di controllo

Una volta settati, i valori possono essere madificati nella ricetta di controllo allo stesso modo dei valori
impostati manualmente. La variabile non viene piu visualizzata nelle finestre di dialogo.

AAttenzione

» |l valore fornito dalla variabile deve rientrare nei limiti definiti.

» | valori della variabile collegata non devono cambiare durante la creazione
della ricetta di controllo.

» Il tipo di dati della variabile non deve essere cambiato mentre la ricetta e in
modalita test.

8.4.3.4.6 Modificare valori di parametri usando una Keyboard

| valori di parametri numerici e di parametri stringa possono essere modificati direttamente nella lista dei
parametri tramite un‘immagine di tipo Keyboard.

Confiqurazione nell’Editor:

1. Collegare la variabile del parametro ad una matrice di reazione.
Sono consentite solo variabili numeriche e variabili stringa.

La matrice di reazione deve essere dello stesso tipo della variabile.
Per ogni valore e necessario uno stato con:

a) valore uguale.
a) Testo valore limite.

2. Creare una keyboard per gli stati configurati nella matrice di reazione con elementi di controllo
per:
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»  Visualizza valore come testo
» Imposta valore
P OK

3. Collegare la keyboard al parametro.

Uso a Runtime:

1. Nella lista dei parametri, cliccare nella cella relativa al valore.
Si aprira la keyboard.

2. Cliccare sullo stato desiderato.
Il valore viene visualizzato nell'impostazione di valore.

3. Cliccare su OK.

Il valore viene scritto sul parametro.

8.4.3.4.7 Selezione colonne

Proprieta delle colonne

Selezione colonne
]|
Colonne disponibili Colonne selezionate
Annulla ricetta Aggiungi -= MNome Annulla
Annullata — Descrizione
Continua ricetta o Interblocco di ingresso
Fase in pausa Aggiungi tutte-> Tempo di attesa per interblocco diingl
Ferma fase Condizione di fase completata
Ferma ricetta <~ Elimina Minima durata di esecuzione
Fermato Durata massima di esecuzione
In pausa o Errore di comunicazione
Inviare immediatamente modifiche diy <~ Elimina tutte Errore di comunicazione riconosciuto
Motivazione richiesta per la modifica d Errore PLC
Riavvia fase Condizione di usdita
Riavvia ricetta Strategie di controllo attive
Riavviato Parametro di strategia di controllo
Ricetta in pausa Unita
Riprendi fase Descrizione unita
Stop ricetta Classe di unita
Stoppato Descrizione della dasse di unita
Tempo di attesa per assegnazione uni
Tempo di attesa per condizioni succes
Tempo di attesa per la conferma della
Su Gl
Opzione Funzione
Colonne disponibili Lista delle colonne che possono essere visualizzate nella
tabella.
Colonne selezionate Colonne che vengono visualizzate nella tabella.
Aggiungi -> Sposta le colonne selezionate dalla finestra delle colonne

disponibili (sinistra) a quella delle colonne selezionate
(destra). Dopo aver confermato il dialogo cliccando su
OK, le colonne aggiunte verranno visualizzate nella
visualizzazione dettagli.
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I

Aggiungi tutte-> Sposta tutte le colonne disponibili nella finestra delle
colonne selezionate.

<- Elimina Elimina le colonne selezionate nella finestra delle colonne
selezionate e le sposta nella lista di quelle disponibili.
Dopo aver confermato il dialogo cliccando su OK, queste
colonne verranno eliminate dalla visualizzazione dettagli.

<- Rimuovi tutte Cancella tutte le colonne dalla lista delle colonne
selezionate.
In su Sposta l'inserimento selezionato verso I'alto. Questa

funzione e sempre disponibile per i singoli inserimenti;
non e possibile pero una selezione multipla.

In giu Sposta l'inserimento selezionato verso il basso. Questa
funzione e sempre disponibile per i singoli inserimenti;
non e possibile perd una selezione multipla.

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO

Opzione Descrizione

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di
dialogo.

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

Guida Apre la guida online.

8.4.3.4.8 Formato colonne

r A
Proprieta colonne [&J
Formatta colonne
Colonne disponibil
T Ieostszon e
Descrizione

Tipo Descrizione
Parametro tipo di dato Mome

Variabile
Valore parametro Larghezza
\V‘.::s;: ﬁ!‘x 29 Carattere
Modificabile in ricetta

Crientamento
'@ Orientamento 3 sinistra
Centrato

Orientamento a destra
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Parametro Descrizione

Colonne disponibili Lista delle colonne disponibili nella scheda Selezione colonne. La
colonna qui selezionata viene configurata tramite le impostazioni
della sezione Parametro.

Parametro Impostazioni per la colonna selezionata.

Etichetta Nome del titolo della colonna. Il titolo colonna e traducibile online.
Per renderlo traducibile, e necessario inserire il carattere @ prima del
nome.

Larghezza Larghezza della colonna in caratteri.

Allineamento Orientamento

Possibili impostazioni:
» Sinistra: il testo della colonna é allineato al margine sinistro.

» Centrato: il testo viene visualizzato centrato all'interno della
colonna.

» Destra: il testo e allineato al margine destro della colonna.
OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo.

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo.

8.4.3.5Inserisci Operation

Per inserire una ricetta parziale (Operation):

1. Selezionare nella barra degli strumenti il simbolo per Inserisci Operation

2. Portare il mouse nella posizione desiderata.
3. Posizionare la ricetta parziale.
4. Si aprira la finestra di dialogo per selezionare un modello (A pagina: 233) per la ricetta parziale.
5. Selezionare la ricetta parziale desiderata.
6. Laricetta parziale verra inserita.
8.4.3.6Linee

Le linee collegano elementi utilizzando punti di connessione liberi. Per collegare punti di connessione
fra di loro:
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Attivare anzitutto un punto con il mouse:

Il punto di connessione si colorera di verde. Se si colora invece di rosso, significa che il punto di
connessione e gia stato assegnato.

Tracciare una linea di collegamento con un altro punto di connessione:
Una freccia gialla indica la direzione della linea. E consentito attraversare i campi di color verde.
Quelli rossi, invece, non possono essere attraversati dalla linea.

Non appena la punta gialla della linea tocca il prossimo punto di connessione, la linea viene
creata.

GESTIONE DELLE LINEE

Linee:

»
»

Vengono tracciate usando il mouse.

Possono essere spostate (tenendo premuto il tasto Ctrl)

In questo caso, tutti i collegamenti esistenti verranno interrotti e si fara un tentativo di
ricollegare la linea se alla destinazione ci sono degli oggetti con punti di connessione nella
direzione giusta.

Se sono evidenziate piu linee, verra spostata quella nella cui cella si trova il puntatore del
mouse.

Possono essere cancellate evidenziandole e premendo il tasto Canc.
Vengono cancellate quando le si ridisegna dall'inizio alla fine.

Hanno un tooltip che visualizza il loro ID.

Quando una linea tocca un punto di connessione di un oggetto, questo punto verra attivato. Se |l
collegamento e possibile, questo punto verra visualizzato in color verde, altrimenti in rosso. Non e
consentito collegare due punti di connessione dello stesso tipo, cioé due ingressi o due uscite. E
possibile tracciare la linea in ogni caso. Ma le connessioni non consentite verranno visualizzate in color
rosso, e, quando viene eseguito un test, causeranno la visualizzazione di un messaggio di errore.

In modalita di modifica, i punti di connessione degli elementi vengono sempre visualizzati, anche
quando il punto in questione e collegato. Nello stato "Rilasciata", non viene visualizzato nessun punto di
connessione.

Proprieta del punto di connessione:

»

4

Connesso: colorato di rosso; il collegamento viene interrotto quando viene tracciata la linea e si
puo cercare un altro punto di connessione.

Aperto: colorato di verde; trascinando il mouse viene creata una nuova linea.
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8.4.3.7Transizioni

Le transizioni vengono utilizzate dopo le fasi per garantire un passaggio definito da una fase a quella
successiva. Le transizioni visualizzano il loro stato interno durante il processo e informano per mezzo di
un tooltip su stato e durata del processo stesso. Informazioni dettagliate sulla configurazione delle
condizioni di transizione si trovano nel capitolo Transizioni (A pagina: 42) della sezione dedicata alla
Configurazione nell'Editor (A pagina: 15).

Per inserire una transizione:
1. Nella barra degli strumenti, selezionare il simbolo per Inserisci transizione.
2. Spostare il mouse nella posizione desiderata.
3. Posizionare la transizione.
Si apre I'Editor delle formule.

4. Selezionare uno o piu parametri (A pagina: 319) e configurare la formula (A pagina: 314).

Per configurare una transizione:
1. Fare doppio clic sulla transizione.

Si apre la finestra di dialogo di configurazione.

PARAMETRI NELLE TRANSIZIONI

Per la condizione di una transizione sono disponibili tutti i parametri di tutte le fasi della ricetta. Nella
finestra di dialogo di selezione dei parametri e possibile verificare I'origine dei parametri stessi. Sono
visualizzati nell'elenco il nome della fase, il tipo di unita (unita, placeholder o gruppo placeholder) e il
nome unita.

Per i parametri vale quanto segue:
» La fase corrispondente deve essere utilizzata almeno una volta nella ricetta.

» Seun parametro configurato non & piu disponibile, viene visualizzato il sequente testo:
<Parametro non valido>.

» Le fasi delle ricette parziali non vengono prese in considerazione.

»  Ogni parametro puo essere selezionato una sola volta.

PARAMETRI DI FASI PLACEHOLDER

Per i parametri di fasi placeholder, vale anche quanto segue:

»  Sono disponibili solo i parametri delle classi di unita. | parametri locali delle istanze di unita non
sono offerti alla selezione.
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» Periplaceholder di un gruppo di placeholder, viene visualizzato solo il gruppo, i singoli
placeholder non sono disponibili.

» Nell'elenco di selezione, al posto del nome di unita viene visualizzato il nome del placeholder o
del gruppo.

» | parametri collegati dei placeholder sono visualizzati nell'Editor delle formule come:
Placeholder .[Placeholder Nome].[Fase Nome].[Parametro Nome]"
Se il parametro e parte di un gruppo di placeholder, viene visualizzato quanto segue: Gruppo
placeholder.[Nome gruppo].[Fase Nome]].[Parametro Nome].

COPIARE CONDIZIONI

Le condizioni di transizione possono essere copiate tra transizioni diverse. Per fare questo, utilizzare i
pulsanti Copia e Incolla nell'Editor delle formule.

Nota: il rapporto con placeholder e gruppi di placeholder e stabilito tramite il nome del placeholder. Se
la ricetta di destinazione contiene un placeholder con lo stesso nome utilizzato nella ricetta sorgente,
viene utilizzato il parametro della ricetta di destinazione.

8.4.3.8Diramazioni e sequenze parallele

Le ricette possono avere diramazioni (A pagina: 209) ed essere eseguite in rami paralleli (A pagina: 209).

Rami e rami paralleli consistono di:
» Linee orizzontali semplici o doppie.

»  Tratti di connessione (consistenti di linea e punto di connessione).

CREARE UNA RAMIFICAZIONE:

Per creare una ramificazione:
1. Selezionare il simbolo Inserisci inizio ramo
2. Trascinare la diramazione nella posizione desiderata.

3. Unire il punto di connessione iniziale ad un punto di connessione finale dell’'oggetto
precedente.

4. Collegare tutti e due i punti di connessione finali agli oggetti successivi desiderati.

5. Chiudere il ramo con I'oggetto Inserisci chiusura ramo
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INSERIRE RAMI PARALLELI

Per creare una ramificazione parallela:

1.

2.
3.

Selezionare il simbolo Inserisci ramo parallelo
Trascinare la diramazione nella posizione desiderata.

Unire il punto di connessione iniziale ad un punto di connessione finale dell’'oggetto
precedente.

Collegare tutti e due i punti di connessione finali agli oggetti successivi desiderati.

Chiudere la ramificazione parallela con I'oggetto Aggiungi fine parallelo

MODIFICARE E SPOSTARE

E possibile spostare e modificare le dimensioni di rami e rami paralleli.

SPOSTARE

Per spostare un oggetto:

1.

2.
3.

Cliccare sull’'oggetto con il mouse.
Tenere premuto il tasto del mouse.

Trascinare I'oggetto nella posizione desiderata.

MODIFICARE LA GRANDEZZA

E possibile allungare e accorciare gli oggetti Inizio/Fine ramo/ramo parallelo. Per modificarne le
dimensioni:

1.

2.

Muovere il mouse alla fine dell’'oggetto finché il cursore non diventa una doppia freccia.

Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e muovere il mouse stesso nella direzione
desiderata:

» Perallungare I'oggetto, allontanare il mouse dall’'oggetto.

» Per accorciare 'oggetto, muovere il mouse verso |'interno dell’'oggetto.
Quando si allunga I'oggetto, viene aggiunto un nuovo tratto di connessione;
» Tuttii campiin cui e possibile un‘estensione, si colorano di verde.

» Perinserire piu tratti di connessione, si deve ripetere la procedura.

Quando si accorcia l'oggetto, tutti i tratti di connessione interessati verranno cancellati.
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8.4.3.8.1Rami

Un ramo consente di eseguire uno di piu percorsi possibili. A questo scopo, e necessario che I'elemento
posto all’inizio di un percorso di esecuzione sia una transizione. Questo significa che I'unico tipo di
oggetto che pud seguire un Inizio ramo € una transizione (A pagina: 42).

Procedura:
»  Viene scelto il percorso in cui per primo la transizione restituisce il valore TRUE.

» Se piu transizioni dovessero avere il valore TRUE contemporaneamente, verra scelto sempre il
percorso piu a sinistra nel quale la transizione e TRUE.

Per inizio e fine vale quanto segue: se prima dell’elemento si trova un passo e dopo |'elemento si trova
una transizione, il passo rimarra attivo finché non sara completata anche la transizione.

In un ramo, gli oggetti vengono elaborati in sequenza. Ogni ramo elabora i propri oggetti, in modo
indipendente dagli altri rami.

8.4.3.8.2 Sequenza paralleli

Si parla di "rami paralleli" quando il percorso di esecuzione si suddivide in piu percorsi che vengono
eseqguiti contemporaneamente. Nel corso del processo, viene colorata anche I'area intermedia della Fine
ramo parallelo. Il colore utilizzato corrisponde a quello impostato per la colorazione (A pagina: 264)
della fase.

Fine ramo parallelo viene visualizzato come attivo non appena e stato completato il primo di piu
elementi precedenti. Il sistema attende che tutti gli elementi precedenti siano stati completati. Poi
I"elemento Fine ramo parallelo viene visualizzato come disattivato e si passa oltre.

Fine ramo parallelo & visualizzato attivo:
» Incaso di transizioni: subito dopo essere state attraversate.

» In caso di fasi: Quando la “condizione di fase completata” e soddisfatta e la “minima durata di
esecuzione” e scaduta.

Durante I'esecuzione, lo stato viene visualizzato tramite colori.

8.4.3.8.3 Separare e riunire rami

Nelle sequenze parallele, I'esecuzione si separa in corrispondenza dell’elemento inizio sequenza
parallela; i singoli rami si ricongiungono poi in corrispondenza dell’elemento fine sequenza parallela. |
percorsi degli oggetti paralleli sono rami indipendenti I'uno dall‘altro. Solo in corrispondenza di fine
sequenza parallela, vengono sincronizzati tutti i rami.
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| rami possibili vengono definiti in fase di creazione della ricetta. In fase di esecuzione della ricetta a
Runtime, si determina se i singoli rami sono allocati o rilasciati. Un ramo e sempre attivo finché un
oggetto in esso contenuto e attivo.

FINE SEQUENZA PARALLELA

Una fine sequenza parallela riunisce i rami dei percorsi connessi. L'oggetto che si trova dopo I'elemento
fine sequenza parallela viene attivato quando tutti i percorsi hanno raggiunto a fine sequenza parallela
nel corso della loro esecuzione.

Il percorso di sinistra e terminato, percio fine sequenza parallela e gia attivo. La transizione che si trova
dopo fine sequenza parallela, pero, non e ancora attiva perché il ramo di destra non e ancora
completato.

Quando anche il ramo di destra € completato:

La transizione che si trova dopo fine sequenza parallela viene attivata. Tutti gli oggetti attivi prima,
rimangono attivi.

8.4.3.9Jump target.

| jump target consentono di:
P Saltare fra un ramo e l'altro.
P Uscire da rami.

» Configurare loop.

Un jump target e costituito da tre entrate (input) e un’uscita (output). L'uscita si trova sempre in basso,
mentre le entrate si trovano sempre sopra e ai lati. Si puo collegare qualsiasi punto di connessione di
input. Un percorso che termina in un "jump target", deve iniziare con un Inizio ramo. In caso contrario
non si raggiunge la fine. Non e consentito I'uso di jump target per sequenze parallele.

In fase di configurazione, tutti i punti di connessione sono visibili; in modalita di verifica, invece, sono
visibili solamente quei punti di connessione che sono effettivamente collegati.

8.4.3.10 Assegnazioni unita

Per assegnare un’unita:
1. Selezionare nella barra degli strumenti il simbolo Inserisci assegnazione unita

2. Spostare il mouse nella posizione desiderata.
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3. Posizionare I'elemento Assegnazione unita.

4. L'elemento viene inserito.

Per configurare I'assegnazione unita:
1. Cliccare due volte sull’'elemento Assegnazione unita.

Si apre la finestra di dialogo di configurazione.

CONFIGURAZIONE

Le unita disponibili nella ricetta batch possono essere selezionate in una finestra di configurazione.
Vengono offerti anche placeholder e gruppi di placeholder. Vengono evidenziati tramite colori.

Si distingue fra assegnazione e rilascio. Il rilascio puo essere eseguito in modo selettivo o globale.

AAttenzione

Per i placeholder raggruppati, puo essere selezionato solo l'intero gruppo. Se ad
un gruppo viene aggiunto un placeholder non raggruppato gia in uso,
I'assegnazione di unita non sara valida.

| gruppi di placeholder non sono disponibili nei modelli di ricette parziali.
Tuttavia, i gruppi di placeholder sono usati nelle istanze di ricette parziali.
Questo fa si che un placeholder possa diventare parte di un gruppo di
placeholder. Le assegnazioni con un gruppo di placeholder in una ricetta
possono anche essere rilasciate in un'istanza di ricetta parziale.

Unita gia selezionate, ma non piu esistenti nella ricetta, vengono visualizzate con una nota
corrispondente. Se la finestra di dialogo viene aperta in una ricetta rilasciata, e possibile accedervi
esclusivamente in modalita di sola lettura. Non e possibile modificare le voci.
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FINESTRA DI DIALOGO “MODIFICA ASSEGNAZIONE UNITA”

Muodifica assegnazione unita

MNome

AG Main
[ cClass 2 1xy

<

Azione
(@) Assegnazione unitd
(O Rilasdio unita

Rilascio dell'ultima assegnazione

Rilasda lintera ricetta

Assegnazione Rilasci
Si
>
st

Parametro

Lista unita

Azione
Assegnazione unita

Rilascio unita

OK

Annulla

Descrizione

Visualizza le unita esistenti e e le azioni assegnate.

Viene visualizzato anche il tipo di unita: unita, placeholder di
unita o gruppo di placeholder unita

Assegna un’‘azione all’'unita selezionata nella lista.
Assegna l'unita.
Rilascia l'unita:

» Rilascio dell'ultima assegnazione I'ultima assegnazione
verra rilasciata.

» Rilascia l'intera ricetta tutte le assegnazioni nella ricetta
verranno rilasciate.

Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo.

Elimina le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

ASSEGNARE E RILASCIARE LE UNITA

E possibile assegnare I'elemento "Assegnazione unitd” ad un’unita, solo se questa non & ancora
assegnata alla ricetta o solo alla ricetta stessa.  L’assegnazione e il rilascio di tutte le unita collegate
all’elemento “Inserisci assegnazione unita” avviene contemporaneamente. Il sistema attende finché tutte
le unita che devono essere assegnate, sono rilasciate. Solo in questo momento verranno eseguite
contemporaneamente tutte le assegnazioni e tutti i rilasci. Le fasi che si trovano prima di un elemento
"Assegnazione unita" attivo, rimangono attive finché I'assegnazione non e stata eseguita con successo.
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Quando la ricetta viene terminata e ci sono ancora assegnazioni di elementi Assegnazione unita attive,
queste ultime verranno rilasciate in modo implicito.

AZIONI

Per ogni unita usata nella ricetta puo essere definita un‘azione:
» Nessuna azione
P Assegnazione

» Rilasciare

TOOLTIP

Nel tooltip dell’elemento Assegnazione unita vengono visualizzate tutte le unita selezionate per
un‘assegnazione o un rilascio. Durante I'esecuzione, viene specificata la durata di esecuzione (A pagina:
33); inoltre, tutte le unita di cui si e in attesa verranno evidenziate tramite un colore. Si deve attendere
quelle unita che sono assegnate in un’altra ricetta.

ELEMENTO “ASSEGNAZIONE UNITA” CON PLACEHOLDER

Quando viene assegnato I'elemento “"Assegnazione unita”, il sistema controlla se tutti i placeholder sono
collegati a istanze di unita. Non sono ammessi placeholder senza collegamento.

Procedura:

» Ad ogni placeholder viene attribuita I'istanza assegnata. Se si tratta di un gruppo,
I'assegnazione viene esequita per tutti i placeholder contenuti nel gruppo.

» Quando tutti i placeholder sono collegati correttamente, tutti quelli interessati vengono
bloccati. L'esecuzione puo anche essere messa in pausa o fermata in questa fase.

»  Se esiste almeno un placeholder non collegato, il sistema attende che tutti i placeholder siano
stati collegati. Questo viene visualizzato con l'evento Attendo assegnazione istanza. In questo
stato, I'elemento "Assegnazione unita” viene visualizzato con una cornice rossa. L'errore viene
visualizzato nel tooltip. Dopo I'eliminazione dell’errore, la cornice rimane rossa.

» L'elemento "Assegnazione unita” mostra il suo stato con diversi simboli:
P Attivo: I'assegnazione viene eseguita.
» Termine fase: I'assegnazione e terminata.
» Attendo assegnazione istanza il sistema attende I'assegnazione di un'istanza di unita.

» Ignora: nella barra degli strumenti, il simbolo “Ignora” e abilitato, ma si comporta in modo
diverso:

» Attendere I'assegnazione di un‘istanza di unita: facendo clic sull'icona viene visualizzata
una notifica che questo passaggio non puo essere saltato.
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Configurazione e gestione a Runtime m
zenon

» In attesa della condizione di assegnazione: si pud ancora saltare. | placeholder interessati
sono bloccati per I'assegnazione di istanza quando si attende 'assegnazione.

8.4.3.11 Elemento finale

Ultimo elemento del processo. Viene creato automaticamente nell'Editor al momento della creazione
della ricetta e non pu0 essere cancellato.

8.4.4 Ricetta-matrice

Se nella finestra di dialogo Configurazione ricetta master e stata selezionata |'opzione "Ricetta matrice" e
se la finestra di dialogo e stata chiusa cliccando su OK, la nuova ricetta si apre nell’Editor matrice (A
pagina: 214) in una nuova scheda.

8.4.4.1 Editor matrice

Nell’Editor matrice si possono creare ricette e ricette parziali in una matrice.

XY LiSta di ricette o controfio XY LiS43 o6 ricette parziale

Testo filtro

4x3 5 attivi

Dettagli tecnici:

» Le colonne contengono fasi (A pagina: 219) e ricette parziali (A pagina: 221):
Se si vuole inserire una nuova fase, si deve cliccare sul simbolo che si trova sopra la linea
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diagonale.
Se si vuole inserire una ricetta parziale, invece, si deve cliccare sul simbolo che si trova sotto la
linea diagonale.

» Lerighe contengono passi con fasi attive/disattivate.
Quando ci clicca sul simbolo "+", viene inserita nella matrice una nuova riga 0 una nuova
colonna con fase o ricetta parziale.

» Cancella colonna/riga: Per cancellare le righe o le colonne selezionate, premere sul tasto Canc.

» Spostare righe/colonne: Le righe e le colonne possono essere spostate per Drag & Drop
usando il mouse. Le denominazioni individuali dei passi vengono mantenute, il numero dei
passi viene modificato e adeguato automaticamente.

» Celle laterali:
»  Doppio clic sulla fase: apre la finestra di dialogo (A pagina: 219) per configurare la fase.

» Doppio clic sul passo: apre la finestra di dialogo per assegnare un nome (A pagina: 219) al
passo.

» Selezione delle righe/colonne: :
» Clic con il tasto sinistro del mouse nella cella laterale: seleziona una riga/colonna.
» Tasto Ctrl + clic del mouse nella cella laterale: seleziona una riga/colonna.
» Celle:
» Clic con il tasto sinistro del mouse: seleziona una cella.
» Tasto Shift + clic del mouse: attiva/disattiva la fase.
» Tasto Ctrl + clic del mouse: seleziona piu celle.
4

Doppio clic sulla cella: apre la finestra di dialogo per la configurazione (A pagina: 219)
della fase.

» Barra di scorrimento: viene visualizzata  se il documento e piu grande del modello.

» Scorrimento con la rotellina del mouse: verso I'alto e verso il basso, oppure a sinistra e a destra
tenendo premuto il tasto Shift.

8.4.4.2Barre degli strumenti - Ricetta matrice

Alcuni simboli possono anche essere configurati come elementi di controllo (A pagina: 75)
nell'immagine. Questo semplifica la gestione mediante gesti touch.

BARRA DEGLI STRUMENTI - RICETTA MATRICE: MODALITA DI EDITAZIONE
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Nuova ricetta master...

Salva ricetta master

Aspetto grafico

Elimina

Controlla errori in ricetta

Modifica elemento

Attiva elementi selezionati

Disattivazione elementi selezionati

Sposta la colonna selezionate a sinistra o le
operazioni selezionate in su

Sposta le colonne selezionate verso destra o
le operazioni selezionate verso il basso

Ricetta in modalita test

Rilascia ricetta

Descrizione

Apre la finestra di dialogo che consente di creare
una nuova ricetta master.

Salva la ricetta aperta nell’Editor per essere
configurata.

Apre la finestra di dialogo (A pagina: 164) per
configurare i colori di sfondo, la griglia e la
visualizzazione dell'lD dell’elemento.

Cancella gli elementi selezionati dal diagramma.

Per selezionare piu elementi: tasto Ctrl+clic del
mouse.

Verifica se ci sono errori nella ricetta e visualizza gli
errori rilevati in una finestra di informazione. Bei
mehreren Fehlern werden die ersten Fehler
angezeigt.

I messaggio di errore contiene il numero di errore,
I'ID dell’elemento, la sua posizione e un messaggio
in testo non cifrato.

Apre la finestra di dialogo corrispondente per
consentire la modifica dell’elemento selezionato.

Attiva la fase o la ricetta parziale delle celle
selezionate.

Disattiva la fase o la ricetta parziale delle celle
selezionate.

Sposta le colonne selezionate di una posizione a
sinstra, o i passi selezionato di una posizione verso
I"alto.

Sposta le colonne selezionate di una posizione a
destra, oppure i passi selezionati di una posizione
verso il basso.

Imposta la ricetta in modalita di test. Perché questo
sia possibile, la ricetta deve essere priva di errori.

Rilascia la ricetta. Cosi si potra creare una ricetta
master.
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BARRA DEGLI STRUMENTI - RICETTA MATRICE: MODALITA DI TEST

Parametro

Avvia ricetta
Ricetta in pausa
Ripristina ricetta
Mantieni ricetta
Riavvia ricetta
Interrompi ricetta
Annulla ricetta
Fase in pausa

Riprendi fase

Sospendi fase
Riavvia fase

Esci dalla fase

Controlla errori in ricetta

Modifica elemento

Aspetto grafico

Descrizione

Awvia il processo di elaborazione della ricetta.
Mette in pausa la ricetta.

Riprende I'esecuzione di una ricetta messa in pausa.
Sospende I'elaborazione di una ricetta.

Riavvia una ricetta che era stata sospesa.

Arresta la ricetta.

Annulla la procedura di una ricetta.

Mette in pausa la fase.

Riprende il processo di elaborazione di una fase che era
stata messa in pausa.

Sospende la fase.

Riavvia una fase che era stata sospesa.

Inizia il processo per uscire dalla fase.

Inizia la convalida della ricetta (A pagina: 258).

Apre la finestra di dialogo corrispondente per consentire
la modifica dell’elemento selezionato.

Apre la finestra di dialogo (A pagina: 164) per configurare
i colori di sfondo, la griglia e la visualizzazione dell'ID
dell’elemento.

Passa alla modalita automatica Fa passare |'esecuzione in modalita automatica.
Passa alla modalita semiautomatica ~ Fa passare 'esecuzione in modalita semiautomatica.
Passa alla modalita manuale Fa passare |'esecuzione in modalita manuale.

Riprendi esecuzione ricetta solo da Continua una ricetta solo a partire dalle posizioni
posizione di esecuzione selezionata selezionate.

Riprendi esecuzione ricetta da tutte  Continua una ricetta a partire da tutte le posizioni
le posizioni di esecuzione disponibili.
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Parametro Descrizione

Ignora la condizione corrente Ignora una condizione in attesa.
Possibile solamente nella modalita manuale.
Modalita di editazione Passa dalla modalita di test a quella di modifica.

Rilascia ricetta Rilascia la ricetta. Cosi si potra creare una ricetta master.

BARRA DEGLI STRUMENTI - RICETTA MATRICE: RILASCIATA.

Parametro Descrizione

Controlla errori in ricetta Verifica se ci sono errori nella ricetta e visualizza gli
errori rilevati in una finestra di informazione. Bei
mehreren Fehlern werden die ersten Fehler
angezeigt.

I messaggio di errore contiene il numero di errore,
I'ID dell’elemento, la sua posizione e un messaggio
in testo non cifrato.

Modifica elemento Apre la finestra di dialogo corrispondente per
consentire la modifica dell’elemento selezionato.

Aspetto grafico Apre la finestra di dialogo (A pagina: 164) per
configurare i colori di sfondo, la griglia e la
visualizzazione dell'ID dell’elemento.

Duplica ricetta Crea una copia della ricetta. Viene aperta la
finestra di dialogo per assegnare alla ricetta un
nome univoco e una descrizione.

Produci ricetta di controllo Crea una ricetta di controllo sulla base della ricetta
master rilasciata.

*¥Info
Tutte le funzioni dei singoli simboli possono essere progettate anche tramite

pulsanti, rendendole cosi compatibili con la gestione touch. E anche possibile
nascondere (A pagina: 158) le barre degli strumenti.
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8.4.4.3Nominare passi.

E possibile assegnare nomi individuali ai passi nell'Editor matrice. Quando si esegue un doppio clic sulla
cella "Passo", si apre una finestra di dialogo per assegnare un nome individuale.

Descrizione del passo Ié]

Descrizione del passo

Il nome pu0 constare di al massimo 100 caratteri; quando e preceduto da un @, il nome e traducibile.

8.4.4.4Inserire e configurare una fase

Per aggiungere una fase:

1. Cliccare sul segno "+" che si trova sopra la linea diagonale nell’ultima colonna della matrice.

Si apre la finestra di dialogo che consente di selezionare una faseGrundfunktionen aus
Platzhaltern werden eingefarbt angezeigt.

2. Wahlen Sie die gewlnschte Grundfunktion.
Wird eine Grundfunktion eines Platzhalters gewahlt, dann wird im Rezept ein Hinweis auf den
Aggregatsplatzhalter angezeigt.

Per configurare una fase:
1. Eseguire un doppio clic sul campo matrice contenente la fase desiderata.

Si apre la finestra di dialogo di configurazione.

Nota: se una fase & impostata su inattiva, la sua configurazione rimane memorizzata fino a quando la
ricetta € in modalita di modifica.
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CONFIGURAZIONE

Meodifica fase

Fase attiva in questo passo

MNome

Descrizione

Unita

| Mixing Tank

Modalitd di esecuzione
<Messuna strategia di controllo collegata =

Descrizione modalita di esecuzione

Generale  Parametro

Tempo di attesa per allocazione unit
OT 00:00:00 =y

Interblocco diingresso

Tempo di attesa per
interblocco di ingresso

.| [o7 00:00:00

| =8

Condizione di termine fase
(¥01.valore = )

Massima durata di esecuzione
0T 00:00:00 =y

Minima durata di esecuzione
OT 00:00:00 =y

Tempo di attesa per condizione successiva
OT 00:00:00 =y

[IModificabile nella ricetta di controllo

Annulla

Parametro

Fase attiva in questo passo

Nome
Descrizione
Unita

Strategia di controllo

Descrizione strategia di
controllo

Descrizione

Attiva: la fase e attiva in questo passo.

Nome della fase.
Solo visualizzazione.

Commento sulla fase.
Solo visualizzazione.

Unita su cui viene eseguitala la fase.
Solo visualizzazione.

Selezione di una strategia di controllo (A pagina: 237) fra
quelle proposte dal menu a tendina.

Disponibile solo se nell’Editor sono state configurate (A
pagina: 65) strategie di controllo per questa fase.

Default: Nessuna strategia di controllo collegata

Descrizione della strategia di controllo selezionata.
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Parametro Descrizione

General
Parame

OK

Annulla

Per quell
pagina: 1

»
»

REGOL

Una fase
4
4

Visualizzazione solo della descrizione impostata nell'Editor.

e Scheda per la configurazione delle proprieta generali.

tro Scheda per la configurazione dei parametri.
Applica tutte le modifiche di tutte le schede e chiude la
finestra di dialogo.
Elimina tutte le modifiche apportate a tutte le schede e
chiude la finestra di dialogo.

o che riguarda la configurazione delle schede, si veda la sezione dedicata all'Editor PFC (A

75)/capitolo:
Generale: visualizzazione e configurazione delle impostazioni per la fase.

Parametri (A pagina: 187): configurazione dei parametri.

E PER LA MODIFICA DI UNA FASE.

puo essere modificata:
In una ricetta master in modalita di modifica: Se I'utente dispone dei diritti per farlo.

In una ricetta master in modalita di test: Se I'utente dispone dei diritti per farlo e se la fase non
e attiva.

In una ricetta di controllo con lo stato pronta: Se |'utente dispone dei diritti per farlo e se
I'opzione Modificabile nella ricetta di controllo e stata attivata nella ricetta master.

In una ricetta di controllo con lo stato In esecuzione: Se I'utente dispone dei diritti per farlo, se
I'opzione Modificabile nella ricetta di controllo e stata attivata nella ricetta master, e se la
fase non e attiva.

La funzione non puo piu essere modificata in ricetta di controllo gia eseguite e in ricette master

rilasciate

8.4.4.5Inserisci Operation

Per aggiungere una ricetta parziale (A pagina: 227):

1.

Cliccare sul segno "+" che si trova sotto la linea diagonale nell'ultima colonna della matrice.

Si apre la finestra di dialogo che consente di selezionare un modello ricetta parziale (A pagina:
233).

Selezionare il modello ricetta parziale desiderato.

Verra inserita una nuova ricetta parziale.
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8.4.5 Ricetta master - Modalita di test

La modalita di test consente di testare una ricetta master senza averla prima rilasciata e prima che siano
state create delle ricette di controllo. In modalita di test, inoltre, e possibile anche applicare direttamente
modifiche effettuate nell’Editor mediante un reload del Runtime.

Eccezione: mentre una ricetta ¢ in fase di esecuzione, il reload riguardante questa ricetta verra
ritardato. Il reload verra eseguito solo dopo che la ricetta sara stata completata, arrestata o annullata.

In modalita di test non e possibile modificare le linee fondamentali della procedura di elaborazione della
ricetta. Si possono solo modificare i valori dei parametri di comando. Queste modifiche vengono salvate
direttamente nella ricetta master. Il salvataggio non € automatico, ma deve essere eseguito
esplicitamente dall’'utente.

Parametro Descrizione

Avvia ricetta
Ricetta in pausa
Ripristina ricetta
Mantieni ricetta
Riavvia ricetta
Interrompi ricetta
Annulla ricetta
Fase in pausa

Riprendi fase

Interrompi fase

Riavvia fase

Controlla errori in ricetta

Awvia il processo di elaborazione della ricetta.

Mette in pausa la ricetta.

Riprende |'esecuzione di una ricetta messa in pausa.
Sospende |'elaborazione di una ricetta.

Riavvia una ricetta che era stata sospesa.

Arresta la ricetta.

Annulla la procedura di una ricetta.

Mette in pausa la fase selezionata.

Riprende il processo di elaborazione di una fase
selezionata che era stata messa in pausa.

Sospende la fase selezionata.
Riawvia la fase selezionata sospesa.

Verifica se ci sono errori nella ricetta e visualizza gli
errori rilevati in una finestra di informazione. Bei
mehreren Fehlern werden die ersten Fehler
angezeigt.

Il messaggio di errore contiene il numero di errore,
I'ID dell’elemento, la sua posizione e un messaggio
in testo non cifrato.
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Parametro

Modifica elemento

Aspetto grafico

Passa alla modalita automatica
Passa alla modalita semiautomatica
Passa alla modalita manuale

Riprendi esecuzione ricetta solo da
posizione di esecuzione selezionata

Riprendi esecuzione ricetta da tutte le
posizioni di esecuzione

Ignora la condizione corrente

Imposta ricetta in modalita di modifica

Rilascia ricetta

8.4.6 Rilasciare ricetta master

Descrizione

Apre la finestra di dialogo corrispondente per
consentire la modifica dell’elemento selezionato.

Apre la finestra di dialogo (A pagina: 164) per
configurare i colori di sfondo, la griglia e la
visualizzazione dell'ID dell’elemento.

Fa passare I'esecuzione in modalita automatica.
Fa passare I'esecuzione in modalita semiautomatica.
Fa passare I'esecuzione in modalita manuale.

Continua una ricetta solo a partire dalle posizioni
selezionate.

Continua una ricetta a partire da tutte le posizioni
disponibili.

Ignora una condizione in attesa.
Possibile solamente nella modalita manuale.
Torna dalla modalita di test a quella di modifica.

Rilascia la ricetta. Cosi si potra creare una ricetta
master.

Sie kédnnen ein Vorlagenrezept freigeben Uber:

»  Auswahl in der Liste und Klick auf den Button Vorlagenrezept freigeben.
Es kbnnen auch mehrere Rezepte gemeinsam ausgewahlt und freigegeben werden. La
procedura di cancellazione deve essere confermata mediante una richiesta di conferma.

»  Funzione di zenon collegata.

Gibt alle zur Konfiguration passenden Vorlagenrezepte frei.
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Una ricetta master pu0 essere rilasciata solo se:
» Laricetta e priva di errori.

» Tutte le ricette parziali in essa contenute sono gia state rilasciate.

Al momento del rilascio, viene salvata la configurazione corrente di tutte le fassi
utilizzate nella ricetta. Questo include anche tutte le fasi di placeholder. La
configurazione viene utilizzata anche nella ricetta di controllo. Eventuali modifiche
- per esempio tramite I'Editor - non vengono piu prese in considerazione.

Dopo il rilascio, una ricetta master non puo piu essere modificata!

Tuttavia, € possibile creare una copia della ricetta master rilasciata. Per farlo,
cliccare sul pulsante  Duplica ricetta master. Questa copia puo poi essere
modificata.

8.4.7 Imposta la ricetta come obsoleta

Le ricette non piu valide che non dovono essere cancellate, possono essere contrassegnate come
"obsolete". Se una ricetta viene impostata su questo stato, non la si potra piu né modificare, né
rilasciare. Non sara neanche possibile creare una ricetta di controllo sulla base di questa ricetta. La
ricetta potra pero essere duplicata e usata come modello per nuove ricette master.

Per poter essere impostate come obsolete, le ricette master devono avere lo stato rilasciata. Per le
ricette di controllo appartenenti ad una ricetta master impostata come obsoleta vale quando segue:

» Lericette di controllo che si trovano in fase di esecuzione, continueranno ad essere eseguite.

» Lericette di controllo che hanno lo stato pronta, non potranno essere piu eseguite.

8.4.8 Versionamento per ricette master

Le ricette master possono essere versionate. Viene creata una copia di una ricetta rilasciata o obsoleta.
Questa copia si trova nella modalita di modifica e riceve un numero di versione univoco. La nuova
ricetta puo essere modificata, ma non rinominata. Le singole versioni, inclusa la ricetta d'origine,
possono essere cancellate.

CREARE UNA VERSIONE

Per utilizzare il versionamento a Runtime:

1. Nell'Editor, passare nel gruppo di proprieta Generale/Versionamento del nodo Batch Control.
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2.
3.

Attivare la proprieta Attiva versionamento.

il versionamento delle ricette e attivato e viene utilizzato a Runtime.

Per creare una nuova versione di una ricetta a Runtime:

1.

Selezionare la ricetta master desiderata.
Nota: la ricetta deve essere rilasciata oppure obsoleta.

Selezionare nel menu contestuale oppure nella barra degli strumenti I'opzione Crea nuova
versione, oppure cliccare sul pulsante corrispondente nell'immagine.

Verra creata una nuova ricetta.

REGOLE PER IL VERSIONAMENTO.

Per il versionamento vale quanto segue:

»
»

Una nuova versione di una ricetta riceve lo stesso nome della ricetta d'origine.

Le nuove versioni di una ricetta non possono essere rinominate. Questo non e possibile
neanche se la versione si trova in modalita di modifica ed e I'unica versione rimanente.

La descrizione puo invece essere modificata per ogni versione.

Ogni versione riceve un numero di versione univoco assegnato in modo progressivo. | numeri
di versione delle ricette cancellate sono bloccati e non possono essere assegnati un’altra volta.

Nella lista delle ricette master, il numero di versione della nuova ricetta e quello della ricetta
d'origine vengono visualizzati in colonne a parte.

I numeri di versione vengono visualizzati anche nella barra del titolo dell’Editor delle ricette,
nella scheda della ricetta, nella lista delle ricette master e in tooltip.

RILASCIA SOLO UNA VERSIONE

E possibile consentire il rilascio sempre di una sola versione per ogni ricetta master. A tale scopo,
attivare nell’Editor la proprieta Rilascia solo una versione (proprieta del modulo Batch Control, gruppo
Versionamento). a Runtime puo essere rilasciata solo una versione alla volta di ogni ricetta master. Se si
vuole rilasciare un‘altra versione, bisognera prima cancellare quella rilasciata in precedenza, oppure
contrassegnarla come obsoleta.

8.4.9 Azioni

Azione Descrizione

Controlla errori in ricetta Verifica se ci sono errori nel processo di

elaborazione della ricetta e visualizza messaggi di
errore.
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Azione Descrizione

Modifica elemento

Aspetto grafico

Duplica ricetta

Crea ricetta di controllo

Nuova ricetta master

Salva ricetta master

Elimina

Cambia fase

Modalita di elaborazione

Inserisci fase

Inserisct transizione

Inserisci inizio ramo parallelo

Apre la finestra di dialogo corrispondente per
consentire la modifica dell’elemento selezionato.

Apre la finestra di dialogo (A pagina: 164) per
configurare i colori di sfondo, la griglia e la
visualizzazione dell'ID dell’elemento.

Copia la ricetta selezionata e la inserisce come
copia nella lista.

Crea una ricetta di controllo sulla base della ricetta
master rilasciata.

Apre la finestra di dialogo (A pagina: 170) per la
creazione di una nuova ricetta.

Salva tutte le modifiche apportate ad una ricetta
master dal momento in cui e stata salvata per
I'ultima volta.

Cancella I'elemento selezionato.

Apre la finestra di dialogo (A pagina: 182) per la
selezione di una fase. La fase corrente viene
sostituita dalla nuova.

Fa ritornare il cursore del mouse in modalita di
modifica dopo |'aggiunta di un elemento. Il ritorno
alla modalita di modifica puo avvenire anche
premendo il tasto Esc.

Occupa il cursore del mouse con una fase (A
pagina: 179). Quest'ultima potra essere inserita con
un clic del mouse in ogni posizione consentita che
sia libera.

Occupa il cursore del mouse con una transizione
(A pagina: 206). Quest'ultima potra essere inserita
con un clic del mouse in ogni posizione consentita
che sia libera.

Occupa il cursore del mouse con I'inizio di un
ramo parallelo (A pagina: 209). Quest ultimo potra
essere inserito con un clic del mouse in ogni
posizione consentita che sia libera.
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Azione Descrizione

Inserisci fine ramo parallelo Occupa il cursore del mouse con la fine di un ramo
parallelo (A pagina: 209). Quest'ultima potra essere
inserita con un clic del mouse in ogni posizione
consentita che sia libera.

Inserisci inizio ramo Occupa il cursore del mouse con I'inizio di un
ramo (A pagina: 207). Quest'ultimo potra essere
inserito con un clic del mouse in ogni posizione
consentita che sia libera.

Inserisci fine ramo Occupa il cursore del mouse con la fine di un ramo
(A pagina: 207). Quest'ultima potra essere inserita
con un clic del mouse in ogni posizione consentita
che sia libera.

Inserisci assegnazione unita Occupa il cursore del mouse con una allocazione
fase (A pagina: 210). Quest'ultima potra essere
inserita con un clic del mouse in ogni posizione
consentita che sia libera.

Inserisci jump Occupa il cursore del mouse con una jump target
(A pagina: 210). Quest'ultima potra essere inserita
con un clic del mouse in ogni posizione consentita

che sia libera.

Imposta ricetta in modalita test Imposta la ricetta nella modalita test (A pagina:
222).

Rilascia ricetta Rilascia (A pagina: 223) la ricetta. In questo modo &

possibile creare una ricetta di controllo.

8.5 Ricette parziali

Le ricette parziali rappresentano una sotto-struttura che puo essere integrata (embedded) nelle ricette.
Questo consente di rendere piu chiara la struttura di ricette complesse. Le ricette parziali vengono
create nello stesso modo delle ricette matrice e ricette PFC. Le ricette parziali vengono create sulla base
di modelli (A pagina: 233), e inserite come istanza in ricette matrici o ricette PFC esistenti.

CREARE RICETTE PARZIALI

Per creare una nuova ricetta parziale:
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1. Rendere visibile I'elenco delle ricette parziali nell'Editor delle ricette (A pagina: 156) (attivare la

checkbox).

2. Nella barra degli strumenti o nel menu contestuale (A pagina: 230) della lista, selezionare il

comando Nuova ricetta parziale

3. Siapre la finestra di dialogo per la configurazione di una ricetta parziale.

@Configurazione ricetta parziale

i

@) Ricetta-matrice
Ricetta PFC
MNome
Muova ricetta parziale

Descrizione

[ oK ]| Annulla |

|
Parametro

Ricetta-matrice
Ricetta PFC

Nome

Descrizione

Attivare questo pulsante di opzione se si desidera creare una ricetta
parziale sotto forma di ricetta matrice (A pagina: 214).

Nota: disponibile solamente se si ha la licenza corrispondente.

Attivare questo pulsante di opzione se si desidera creare una ricetta
parziale sotto forma di ricetta PFC (A pagina: 174).

Nota: disponibile solamente se si ha la licenza corrispondente.

Nome univoco per la ricetta parziale. Il nome non deve contenere un
punto (.), un punto interrogativo (?), un @, o un asterisco (*).

Lunghezza massima: 256 caratteri.

Nota: quando si copiano ricette parziali, il nome esistente viene
integrato con il prefisso "Copia di". Se viene superata la lunghezza
massima possibile, il nome viene accorciato alla lunghezza consentita
partendo da dietro.

Viene esequita una verifica dell’univocita del nome in tutta la rete. Puo
accadere che non sia possibile usare un certo nome perché un altro
utente ha contemporaneamente assegnato o stesso nome su un altro
computer della rete di zenon e che la ricetta non sia visibile nell'elenco
delle ricette parziali.

E possibile cambiare il nome di una ricetta in un secondo momento, ma
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Parametro Descrizione

solo fintanto che la ricetta ha lo stato modificabile.
Descrizione Descrizione facoltativa per la ricetta parziale da creare.

E possibile modificare la descrizione di una ricetta in un secondo
momento, ma solo fintanto che la ricetta parziale ha lo stato
modificabile. A questo scopo, selezionare il simbolo Configura ricetta

parziale.
OK Applica tutte le impostazioni e crea una nuova ricetta parziale.
Annulla Chiude la finestra di dialogo senza creare una ricetta parziale.

La configurazione nell'Editor delle ricette avviene in modo analogo alla creazione e configurazione delle
ricette PFC (A pagina: 174) o delle ricette matrice (A pagina: 214).

Le modifiche effettuate in modelli di ricetta parziale non sono visibili all'utente nell'istanza di ricetta
parziale fino a quando il modello non ¢ stato salvato.

APRIRE RICETTE PARZIALI

Le ricette parziali esistenti possono essere aperte utilizzando:
» Doppio clic su una ricetta nella lista delle ricette parziali
» Il comando Apri nell'Editor ricette del menu contestuale di una ricetta parziale

»  Clic sul simbolo Apri nella barra degli strumenti.

UTILIZZO DELLE RICETTE PARZIALI

E possibile inserire ricette parziali in ricette dell'Editor matrice o dell'Editor PFC e utilizzarle come parte
della ricetta.

Per inserire ricette parziali:
» Nella ricetta PFC, utilizzando il simbolo Inserisci ricetta parziale (A pagina: 204)

» Nella ricetta matrice, utilizzando il simbolo Inserisci ricetta parziale (A pagina: 221)

All'interno di ricette parziali possono essere eseguiti comandi e fasi. Quando si esegue un comando, la
posizione dell'oggetto nella ricetta e anche specificata nella CEL.

Quando si inserisce un'istanza di ricetta parziale in una ricetta, viene inserita sempre la versione salvata
al momento. Se quindi la ricetta parziale e aperta per la modifica, tutte le modifiche non salvate non
fanno parte dell'istanza inserita.

229|359



SALVARE RICETTE PARZIALI

Le ricette parziali (come istanze) sono sempre parte della ricetta master in cui sono integrate. Quando si
salva un’istanza di ricetta parziale, viene salvata automaticamente anche la relativa ricetta master.

TOOLTIP

Le ricette parziali hanno un tooltip. Non appena una ricetta parziale viene esequita, il tooltip visualizza le
seguenti informazioni:

»  Stato di esecuzione:
Contiene lo stato attuale e quello di origine (stato dal quale viene la ricetta parziale). Lo stato di
origine risulta dalla colorazione visualizzata e non sempre corrisponde all'ultimo stato effettivo.

P Contatore di esecuzione

» Errore:
indica il numero di oggetti che si trovano attualmente in uno stato di errore e il numero di
oggetti che si trovavano una volta in uno stato di errore.

»  Uscita dalla fase:
Numero degli oggetti da cui si sta uscendo o si e usciti.

» Durata totale con tempi di attivazione e disattivazione

» Informazioni sullo stato degli oggetti interni: numero degli oggetti nel rispettivo stato (eccetto
Idle)

8.5.1 Barra degli strumenti e Menu contestuale - Ricette parziali

BARRA DEGLI STRUMENTI - LISTA

Parametro Descrizione

Nuova ricetta parziale... Crea una nuova ricetta parziale.

Apri ricetta parziale in Editor Apre la ricetta parziale selezionata nell’Editor delle
ricette.

Configura ricetta parziale Apre la finestra di dialogo per la configurazione di
una ricetta.

Duplica ricetta parziale Duplica la ricetta parziale selezionata.

Elimina ricetta parziale Cancella la ricetta parziale selezionata.

_Esporta selezione in XML Esporta la ricetta parziale selezionata in un file
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Parametro Descrizione

XML.

Importa XML Importa il file XML selezionato come ricetta (e)
parziale (i).

Rilascia ricetta parziale Controlla la ricetta parziale selezionata e la rilascia

se non sono stati trovati errori.

Selezione colonne Apre la finestra di dialogo di selezione delle
colonne (A pagina: 122).

Formato colonne Apre la finestra di dialogo di formattazione delle

colonne (A pagina: 126).

MENU CONTESTUALE

Parametro Descrizione

Nuova ricetta parziale... Crea una nuova ricetta parziale.

Configura Apre la finestra di dialogo per la configurazione di una ricetta.
Duplica Duplica la ricetta parziale selezionata.

Elimina Cancella la ricetta parziale selezionata.

_Esporta selezione in XML Esporta la ricetta parziale selezionata in un file XML.

Importa XML... Importa il file XML selezionato come ricetta (e) parziale (i).

Apri nell’Editor ricette Apre la ricetta parziale selezionata nell’Editor delle ricette.
Rilascia Controlla la ricetta parziale selezionata e la rilascia se non sono

stati trovati errori.

BARRA DEGLI STRUMENTI - EDITOR PFC: MODALITA DI MODIFICA

Parametro Descrizione

Nuova ricetta parziale... Apre la finestra di dialogo per la creazione di una
nuova ricetta parziale.

Salva ricetta parziale Salva la ricetta aperta nell’Editor per la modifica.
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Parametro

Aspetto grafico

Elimina

Verifica errori in modello di ricetta

parziale

Modifica elemento.

Cambia fase

Modalita di modifica

Inserisci fase

Inserisci transizione

Inserisci inizio ramo parallelo

Inserisci fine ramo parallelo

Inserisci inizio ramo

Inserisci fine ramo

Inserisci assegnazione unita

Descrizione

Apre la finestra di dialogo (A pagina: 164) per
configurare i colori di sfondo, la griglia e la
visualizzazione dell'ID dell’'elemento.

Elimina dal diagramma gli elementi selezionati.
Selezione multipla tramite Ctrl+clic del mouse.

Verifica se ci sono errori nella ricetta e visualizza gli
errori rilevati in una finestra di informazione. Bei
mehreren Fehlern werden die ersten Fehler angezeigt.

I messaggio di errore contiene il numero di errore,
I'ID dell’elemento, la sua posizione e un messaggio in
testo non cifrato.

Apre la finestra di dialogo corrispondente per
consentire la modifica dell’elemento selezionato.

Apre la finestra di dialogo per selezionare una fase e
sostituisce quella esistente con quella selezionata. E
possibile selezionare e sostituire
contemporaneamente piu fasi.

Combinazione di tasti Shift + doppio clic del
mouse.

Passa dalla modalita di inserimento a quella di
modifica.

Inserisce una fase.

Inserisce una transizione.

Inserisce I'inizio di un ramo parallelo.
Inserisce la fine di un ramo parallelo.
Inserisce l'inizio di un ramo.
Inserisce la fine di un ramo.

Inserisce un’assegnazione unita.
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Parametro Descrizione

Inserisci jump Inserisce un jump target.

Rilascia ricetta parziale Rilascia la ricetta.

Nota: le azioni di inserimento rimangono attive finché non si passa alla modalita di modifica usando il
simbolo Modalita di modifica o il tasto Esc, oppure finché non si passa ad un’altra opzione di
inserimento usando il simbolo che serve ad inserire un elemento.

BARRA DEGLI STRUMENTI - RICETTA PFC: RILASCIATA

Parametro Descrizione

Verifica errori in modello di ricetta parziale  Verifica se ci sono errori nella ricetta e visualizza gli
errori rilevati in una finestra di informazione. Bei
mehreren Fehlern werden die ersten Fehler
angezeigt.

I messaggio di errore contiene il numero di errore,
I'ID dell’elemento, la sua posizione e un messaggio
in testo non cifrato.

Modifica elemento. Apre la finestra di dialogo corrispondente per
consentire la modifica dell’elemento selezionato.

La finestra di dialogo viene aperta in modalita
protetta da scrittura, poiché non e piu possibile
modificare le ricette rilasciate.

Aspetto grafico Apre la finestra di dialogo (A pagina: 164) per
configurare i colori di sfondo, la griglia e la
visualizzazione dell'lD dell’elemento.

Duplica ricetta parziale Crea una copia della ricetta. Viene aperta la
finestra di dialogo per assegnare alla ricetta un
nome univoco e una descrizione.

8.5.2 Selezione del template per I'immagine.

Le Operation possono essere inserite in ricette come istanze. Quando si inserisce una ricetta parziale in
una ricetta matrice (A pagina: 221) oppure in una ricetta PFC (A pagina: 204), viene aperta una finestra
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di dialogo che consente di selezionare un modello per la ricetta parziale. Questa finestra contiene tutte
le ricette parziali configurate (A pagina: 227) fino a quel momento:

s

Selezione modello Operation

= IﬂE Workspace
&Y BATCH_I

MNome Operation

Operation 1
Operation 2
Operation 3

<

Messuna selezione

3 totali / 3 filtrati / 0 selezionati

# | Tipo Operation
r r
| PFC |
PFC
Matrice

Descrizione Operation

oK Annulla

Parametro Descrizione

Lista Workspace

Lista delle Operation

Tasti freccia

Nella finestra di dialogo standard per visualizzare i progetti
esistenti nel workspace. Senza funzione nel modulo Batch
Control, perché le ricette parziali possono essere selezionate
sempre solo dal progetto attivo al momento.

Suggerimento: riducete al minimo questa area della
finestra di dialogo trascinando il bordo con il mouse. In
seguito verra visualizzata solo ridotta a icona*.

Contiene tutte le ricette parziali che sono state create. E
possibile selezionare qualsiasi ricetta parziale (matrice e PFC)
per entrambi gli editor (matrice e PFC).

Gli inserimenti della lista:

» possono essere ordinati cliccando sul titolo della
colonna; se si clicca una seconda volta sull'Header
della colonna, I'ordine viene invertito.

» possono essere filtrati digitando degli inserimenti
alfanumerici nel campo "Testo filtro" (si possono usare
wildcard)

Spostano la selezione:
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Parametro Descrizione

Riga di stato

Nessuna selezione

OK

Annulla

*Workspace ridotto a icona:

s

» Insu
» Ingiu
Visualizza:
» Il numero degli inserimenti.
» Il numero degli inserimenti filtrati visualizzati.
» Il numero degli inserimenti selezionati.

Cancella la selezione esistente per la ricetta parziale esistente
e chiude la finestra di dialogo.

Applica la selezione, chiude la finestra di dialogo e inserisce
la ricetta parziale.

Ignora la selezione e chiude la finestra di dialogo senza
selezionare o modificare un modello.

Selezione modello Operation

Mome Operation

Operation 2
Operation 1
Operation 3

<

# | Tipo Operation | Descrizione Operation Stato Operation

PFC
PFC
Matrice

3 totali / 3 filtrati / 0 selezionati

Messuna selezione

8.5.3 Stato Operation

Modalita di edit...
Modalita di edit...
Modalita di edit...

OK, Annulla

Lo stato visualizzato per una ricetta parziale rappresenta sempre lo stato dell’'oggetto con il livello
maggiore di priorita nella ricetta parziale stessa.
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Per quello che riguarda la colorazione, vale quanto segue:
» Stato non transiente: la ricetta parziale viene colorata per intero.
» Stato transiente: vengono visualizzati stato originale e stato target.

» Stato Fermare (HOLDING) come stato originale: viene visualizzato sempre In esecuzione
(RUNNING, verde).

PRIORITA

Priorita degli oggetti in una ricetta parziale, iniziando dal livello maggiore:

1. Interrompi (ABORTING)

2. Interrotto (ABORTED)

3. Arresta (STOPPING)

4. Stoppato (STOPPED)

5. Riawvia (RESTARTING)

6. Bloccato (HOLDING)

7. Fermato (HELD)

8. Sospensione in corso (PAUSING)
9. In pausa (PAUSED)

10. In esecuzione (RUNNING)
1. Completata (COMPLETE)
12. Idle (IDLE)

8.5.4 Simboli per esecuzione

Corrispondono ai simboli (A pagina: 264) generalmente usati nel REE. Le ricette parziali vengono
contrassegnate nel REE mediante triangoli che si trovano negli angoli in alto a sinistra e a destra.

Idle: Idle

Nella ricetta parziale non c’e nessun oggetto attivo.

In esecuzione: Esecuzione di
, , ) , , , oggetti interni.

Durante |'esecuzione di una ricetta parziale viene

visualizzato sempre un simbolo.

Se nella ricetta parziale vengono ancora esequiti
degli oggetti, viene visualizzato il simbolo
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"progress”.
Elemento attivo

Fine ricetta parziale: In attesa della
Condizione

Se ci sono gia degli oggetti attivi dopo la ricetta successiva.

parziale, viene visualizzato il simbolo per la
Condizione successiva.

Nella Operation almeno una posizione di esecuzione
(n attesa:

Visualizza se, nella modalita semiautomatica o in
quella manuale, I'esecuzione e in attesa nella ricetta
parziale dopo una fase.

Se un oggetto all'interno della ricetta parziale ha
uno stato differente, viene visualizzato un ulteriore
simbolo in alto a destra.

Si parla di "stato differente" quando in una ricetta
parziale un oggetto ha uno stato che non
corrisponde a quello della ricetta stessa e non e /dle
(IDLE) o Completato (COMPLETE).

8.6 Strategie di controllo

A Runtime, quando si configura la fase nella ricetta PFC (A pagina: 179) oppure nella ricetta matrice (A
pagina: 219), si possono scegliere delle strategie di controllo. Queste ultime devono essere state gia

configurate nell'Editor di zenon (A pagina: 65).

Le strategie di controllo possono essere modificate solo:
» Inricette master
» In modalita di modifica
» modalita test
» In modelli ricetta parziale:

» In modalita di modifica

La strategia di controllo non pu0 essere modificata in istanze ricetta parziale.
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PARAMETRI DI COMANDO NELLA FASE.

Se delle strategie di controllo sono attivate per una fase (proprieta Strategie di controllo attive
nell’Editor), tutti i parametri di comando verranno inizialmente rimossi quando si inserisce queste fase in
una ricetta.

Se si cambia la strategia di controllo nella finestra di dialogo di modifica di una fase, accade quanto
segue:

» Vengono rimossi tutti i parametri esistenti al momento in questa fase
» Vengono inseriti i parametri collegati alla nuova fase selezionata

Questi parametri vengono inizializzati con il valore che hanno al momento i collegamenti
parametri. Le configurazioni Runtime esistenti dei parametri andranno perdute.

Quando si seleziona una strategia di controllo per una fase, oltre ai parametri collegati, verra inserito
anche il parametro per la scrittura del Numero strategia di controllo. Quest'ultimo riceve il numero
parametro come valore numerico. Non e un parametro-ricetta. Se lo stesso parametro e gia collegato
alla fase, la configurazione del collegamento verra ignoratal!

SINCRONIZZAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE STRATEGIE DI CONTROLLO E
ATTIVAZIONE DELLE STRATEGIE DI CONTROLLO

Durante la sincronizzazione (A pagina: 302), vengono applicate le modifiche effettuate nell’Editor alle
fasi. Per i dettagli, vedi capitolo Sincronizzazione (A pagina: 302).

VISUALIZZAZIONE DELLA STRATEGIA DI CONTROLLO

Le strategie di controllo selezionate vengono visualizzate:
» Nel tooltip della fase (nessuna visualizzazione se non e stata selezionata nessuna strategia)
» Nella fase, nella ricetta.
Matrice: PFC
» Nelle informazioni relative all’'unita per le fasi attive (in forma di appendice).

» Nel report (A pagina: 309) per una fase.

STRATEGIE DI CONTROLLO E VARIABILI

Quando si seleziona una fase nella ricetta, vengono popolate le variabili per la strategia di controllo.

Parametro Tipo di Descrizione
dato

Nome della strategia di STRING Visualizza il Nome della strategia di controllo
controllo collegata alla fase selezionata.
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Parametro Tipo di Descrizione

dato
Vuoto se:

» Non € stata selezionata nessuna fase.

» Lafase non utilizza nessuna strategia di
controllo.

» Alla fase non e collegata
momentaneamente nessuna strategia di
controllo.

» In caso di selezione multipla.

Descrizione della strategia di STRING Visualizza il Descrizione della strategia di

controllo controllo collegata alla fase selezionata.

Vuoto se:

» Non e stata selezionata nessuna fase.

» Lafase non utilizza nessuna strategia di
controllo.

» Alla fase non e collegata
momentaneamente nessuna strategia di
controllo.

» In caso di selezione multipla.

Numero strategia di controllo LINT Visualizza il Numero strategia di controllo della
strategia di controllo collegata alla fase
selezionata.

F-7se:

» Non e stata selezionata nessuna fase.

» Lafase non utilizza nessuna strategia di
controllo.

» Alla fase non e collegata
momentaneamente nessuna strategia di
controllo.

» In caso di selezione multipla.
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GESTIONE TOUCH

Invece che tramite la finestra di dialogo, I'assegnazione di strategie di controllo ad una fase a Runtime
puo essere effettuata anche mediante gesti touch.
Procedura:

1. Nell'Editor progettare gli elementi di controllo per la lista e un pulsante tramite cui eseguire
I"assegnazione a Runtime.

2. In fase di configurazione della funzione di cambio immagine stabilire quali colonne dovranno
essere visualizzate.
Se necessario, e possibile predefinire anche dei filtri.

3. A Runtime, poi, selezionare la fase desiderata.
4. Nella lista filtro selezionare la strategia di controllo desiderata.

5. Toccare sullo schermo il pulsante Acquisire strategia di controllo.

Acquisire strategia di controllo

La strategia di controllo verra assegnata alla fase.

8.7 Ricette di controllo

Le ricetta di controllo sono copie di ricette master rilasciate, che vengono utilizzate per la produzione.
AAttenzione

Generazione automatica di ricette di controllo tramite funzioni o API: Assicurarsi
che non venga creata una nuova ricetta di controllo finché non sono disponibili i
valori di variabili della ricetta precedente.

Le variabili del driver di sistema utilizzate per il monitoraggio devono avere |
seguenti valori:

» [Batch Control] Crea ricetta di controllo: risultato numerico: deve essere
superiore a -1.

» [Batch Control] Crea ricetta di controllo: risultato XML: non deve essere
vuota

| dettagli si trovano nel manuale SYSDRV (sysdrv.chm::/22853.htm), nel capitolo
Tema- Batch Control (sysdrv.chm::/34270.htm).
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8.7.1 Creare ricette di controllo

E possibile creare ricette di controllo solo sulla base di una ricetta master rilasciata. Nella lista delle
ricette master, selezionare la ricetta rilasciata che deve servire da base per la ricetta di controllo e
cliccare sul pulsante Nuova ricetta di controllo....

@Configurazione ricetta di controllo [iz-,l

Ricetta-matrice
Ricetta PFC

Mumero di ordinamento

MNome

Descrizione

[ QK ] | Annulla |
Parametro Descrizione
Ricetta-matrice Attiva: viene creata una ricetta di controllo matrice.

Solo visualizzazione.
Ricetta PFC Attiva: viene creata una ricetta di controllo PFC.
Solo visualizzazione.

Job ID (numero di  Job ID fornito dalla variabile di ordinamento (A pagina: 129).
ordinamento)

Nome Nome univoco per la ricetta di controllo.
Caratteri proibiti: ? @ *

Viene eseguita una verifica dell'univocita del nome in tutta la rete. Puo
accadere che non sia possibile usare un certo nome perché un altro utente
ha assegnato contemporaneamente lo stesso nome su un altro computer
della rete di zenon.

Il nome pu0 essere cambiato in seguito, purché la ricetta abbia lo stato

Preparata.
Descrizione Descrizione facoltativa della ricetta
OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo.
Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo.
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Se la ricetta di controllo e stata creata utilizzando I'icona nella barra degli strumenti, viene aperta
automaticamente in una nuova scheda nell'Editor delle ricette, a condizione che quest’ultimo sia stato
progettato all'interno dell'immagine di tipo Batch Control. Se, invece, la ricetta di controllo e stata creata
usando il menu contestuale, non verra aperta nell'Editor delle ricette.

La ricetta appena creata viene visualizzata anche nell'elenco delle ricette di controllo, anche se non
corrisponde ai criteri di filtro impostati.

8.7.2 Barra degli strumenti e menu contestuale - Ricetta di controllo -
Visualizzazione elenco

BARRA DEGLI STRUMENTI

) x 7

Apri la ricetta di controllo in Editor Apre le ricette selezionate nell’Editor delle ricette.

Configura ricetta di controllo Apre la finestra di dialogo per la configurazione della
ricetta selezionata.

Duplica ricetta di controllo Crea una copia della ricetta selezionata e apre la
finestra di dialogo per la denominazione del duplicato.

Elimina ricetta di controllo Cancella le ricette selezionate.

_Esporta selezione in XML Esporta la ricetta di controllo selezionata in un file XML.

Importa XML Importa il file XML selezionato come ricetta (e) di
controllo.

Avwvia ricetta di controllo Awvia la ricetta di controllo selezionata.

Selezione colonne Apre la finestra di dialogo per la selezione delle
colonne da visualizzare.

Formato colonne Apre la finestra di dialogo per la configurazione del

formato delle colonne.

MENU CONTESTUALE

Comando Descrizione

Apri nell'Editor ricette Apre le ricette selezionate nell'Editor.

Rinomina Apre la finestra di dialogo per rinominare la ricetta
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Comando Descrizione

selezionata.

Duplica Crea una copia della ricetta. Viene aperta la finestra di
dialogo per assegnare alla ricetta un nome univoco e
una descrizione.

Elimina Cancella le ricette selezionate.

_Esporta selezione in XML Esporta la ricetta di controllo selezionata in un file XML.

Importa XML... Importa il file XML selezionato come ricetta (e) di
controllo.

Avviare Awvia la ricetta di controllo selezionata.

8.7.3 Barra degli strumenti - Ricetta di controllo - Modalita di esecuzione

Parametro Tipo Descrizione

Avvia ricetta Comando Awvia il processo di elaborazione della
ricetta.

Ricetta in pausa Comando Mette in pausa la ricetta.

Riprendi ricetta Comando Riprende I'elaborazione di una ricetta

messa in pausa.

Ferma ricetta Comando Sospende |'elaborazione di una ricetta.
Riavvia ricetta Comando Riavvia una ricetta che era stata sospesa.
Stop ricetta Comando Arresta la ricetta.

Annulla ricetta Comando Annulla la procedura di una ricetta.

Fase in pausa Comando Mette in pausa la fase.

Riprendi fase Comando Riprende il processo di elaborazione di

una fase che era stata messa in pausa.

Interrompi fase Comando Sospende la fase.
Riavvia fase Comando Riavvia una fase che era stata sospesa.
Esci dalla fase Comando Inizia il processo per uscire dalla fase.
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Parametro

Controlla errori in ricetta

Modifica elemento

Aspetto grafico

Passa alla modalita automatica

Passare in modalita semiautomatica

Passa alla modalita manuale

Continuare la ricetta solo dalla

posizione di esecuzione selezionata

Riprendi esecuzione ricetta da tutte
le posizioni di esecuzione

Ignora la condizione corrente

Duplica ricetta

Tipo Descrizione

Azione

Azione

Azione

Comando

Comando

Comando

Comando

Comando

Comando

Azione

Inizia la convalida della ricetta (A pagina:
258).

Apre la finestra di dialogo corrispondente
per consentire la modifica dell’elemento
selezionato.

Apre la finestra di dialogo (A pagina: 164)
per configurare i colori di sfondo, la griglia
e la visualizzazione dell'ID dell’elemento.

Fa passare I'esecuzione in modalita
automatica.

Fa passare I'esecuzione in modalita
semiautomatica.

Fa passare I'esecuzione in modalita
manuale.

Continua una ricetta solo a partire dalle
posizioni selezionate.

Continua una ricetta a partire da tutte le
posizioni disponibili.

Ignora una condizione in attesa.

Possibile solamente nella modalita
manuale.

Crea una copia della ricetta. Viene aperta
la finestra di dialogo per assegnare alla
ricetta un nome univoco e una
descrizione.

La copia della ricetta riceve
automaticamente lo stato Preparata e puo
essere dunque modificata o awviata. Lo
stato di esecuzione (A pagina: 271) del
duplicato viene settato su automatico.

Quando si duplica una ricetta, viene
generato un inserimento nella CEL.
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Configurazione e gestione a Runtime ﬂ
Zenon

8.7.4 Eseguire una ricetta di controllo

Le ricette di controllo possono essere avviate:
» Dopo aver selezionato una ricetta nella lista delle ricette di controllo:
» Cliccando sul pulsante Avvia ricetta di controllo
» Cliccando sul comando Awviare nel menu contestuale.

»  Cliccando sul simbolo Awvia ricetta di controllo della barra degli strumenti quando la ricetta di
controllo e aperta.

Ricetta di controllo PFC:

bl Dy WX 6 S v o | [EE & |4 3 5 D)
|4 Nuovaricetta master (.. ricettamaster 1 X

VA

=

P~Storage Tank 1
fill

Ricetta di controllo matrice:

Matrix_M_2 =
TestUnit TestUnit
Test4d Test2

TestUnit
Test2

MODIFICARE VALORI

Se I'opzione Modificabile in ricetta di controllo ¢ stata attivata per i parametri nella ricetta master,
questi valori possono essere impostati nella ricetta di controllo finché la fase non e ancora attiva. In
questo caso, accanto al valore viene visualizzato un pulsante per eseguire la sincronizzazione. Fare clic
su questo pulsante per tornare al valore definito nella ricetta master.
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| valori non possono piu essere modificati nelle ricette di controllo gia eseguite.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI ACCANTO Al VALORI MODIFICABILI:

Simbolo Descrizione

Il valore nella ricetta di controllo e nella ricetta master sono gli stessi.

Segno di
uguale
Valore nella ricetta di controllo e nella ricetta master sono diversi.
Parentesi
acute
Fare clic sul pulsante per accettare il valore della ricetta master. Questo
: ) sovrascrive il valore della ricetta di controllo.
recge 'h Attivo solo se i valori nella ricetta di controllo e nella ricetta master differiscono.
direzioni
opposte

MODIFICA DI VALORE DURANTE L'ESECUZIONE

Per modificare i valori durante I'esecuzione di una fase:

1. Nell'Editor, attivare la proprieta Valori parametro modificabili durante I'esecuzione della
fase.

2. Decidere se i valori devono essere trasferiti immediatamente, o collettivamente dopo conferma.

TRASFERIRE | VALORI IMMEDIATAMENTE

Per trasferire i valori immediatamente:
1. Nella fase, passare al gruppo di proprieta Modifica di valore durante I'esecuzione.

2. Attivare la checkbox (segno di spunta) della proprieta Inviare immediatamente modifiche di
valore per i parametri.
Questo disattiva automaticamente la proprieta Tempo di attesa per la conferma della
modifica di valore.

3. Configurare gli eventi richiesti:

P  Parametro iniziale modificato durante l'esecuzione

»  Parametro di setpoint modificato durante il processo
»  Scrittura dei parametri iniziali modificati completata
4

Scrittura dei parametri di setpoint modificati completata
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Le variazioni di valore non devono essere confermate a Runtime. Se una fase si trova nel passaggio di
elaborazione corrispondente (controllo dell'interblocco d’ingresso o controllo della condizione di fase
completata), i valori modificati dei parametri iniziali o dei parametri di setpoint vengono trasmessi
immediatamente dopo la modifica. In caso di una nuova scrittura, nel tooltip vengono visualizzati un
simbolo e le informazioni corrispondenti.

TRASFERIRE | VALORI COLLETTIVAMENTE

| valori modificati possono anche essere inviati collettivamente e manualmente al PLC cliccando su un
pulsante.
Per trasferire i valori collettivamente:

1. Nella fase, passare al gruppo di proprieta Modifica di valore durante I'esecuzione.
2. Disattivate la proprieta Inviare immediatamente modifiche di valore per i parametri

3. Configurare la proprieta Tempo di attesa per la conferma della modifica di valore.
In questo modo si determina quanto tempo puo trascorrere tra la prima modifica di un
parametro e il trasferimento dei valori tramite clic su un pulsante a Runtime. Trascorso il tempo
di attesa, viene attivato un evento corrispondente. Questo indica all'operatore che i valori
modificati non sono ancora stati trasmessi.
Il valore O significa: nessun tempo di attesa.

4. Configurare gli eventi richiesti:

Parametro iniziale modificato durante l'esecuzione
Parametro di setpoint modificato durante il processo
Scrittura dei parametri iniziali modificati completata
Scrittura dei parametri di setpoint modificati completata

Tempo di attesa per la conferma della modifica del valore dei parametri iniziali superato

v v Vv Vv v Vv

Tempo di attesa per la conferma della modifica del valore dei parametri di setpoint superato

5. Progettare nellimmagine il pulsante Conferma le modifiche.

Nota: se i valori dei parametri vengono modificati durante I'esecuzione della ricetta, viene segnalato da
un simbolo visualizzato presso la fase. Finché i valori modificati non sono stati confermati tramite il
pulsante Conferma le modifiche, essi non saranno applicati alle variabili. Cio puo portare al blocco
dell'esecuzione della fase.

FUNZIONAMENTO A RUNTIME

Nella scrittura dei parametri si tiene conto dell'impostazione della proprieta Valori parametro
modificabili durante I'esecuzione della fase.

Se una fase e ancora in fase di validazione mentre viene eseqguita, i valori dei parametri possono essere
modificati indipendentemente dall'impostazione di questa proprieta.
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Impostazione della checkbox Valori parametro modificabili durante I'esecuzione della fase:
> Attiva:

» Elenco dei parametri nell'immagine: La Keyboard viene aperta. sono possibili modifiche
nella finestra di dialogo per la modifica dei parametri.

» Finestra di dialogo "Modifica fase”: sono possibili modifiche nella finestra di dialogo per la
modifica dei parametri.

» Non attiva:

» Elenco dei parametri nell'immagine: la Keyboard non viene aperta. la finestra di dialogo per
la modifica dei parametri e protetta da scrittura.

» Finestra di dialogo "Modifica fase”: la finestra di dialogo per la modifica dei parametri e
protetta da scrittura.

8.8 Placeholder unita

Per le ricette in modalitd di modifica possono essere creati placeholder per classi di unita. E possibile
utilizzare questo elenco per gestire i placeholder e sostituirli con istanze di unita (A pagina: 16).

Placeholder di unita sono disponibili per:
»  Ricette master
»  Modelli di ricette parziali

» Istanze di ricette parziali (i placeholder sono visualizzati nell'elenco delle ricette di livello
superiore)

L'elenco dei placeholder di unita deve essere configurato (A pagina: 75) nell'Editor. La visualizzazione
iniziale viene impostata (A pagina: 121) in fase di configurazione della funzione di cambio immagine.
Quando si apre una ricetta, I'elenco viene popolato con le voci gia esistenti. E possibile raggruppare piti
placeholder con la stessa classe di unita. Il raggruppamento assicura che la stessa istanza di unita sia
assegnata a tutti i placeholder. Questo e particolarmente utile quando si utilizzano ricette parziali.

RICETTE PARZIALI

Se una ricetta modello o un'istanza di ricetta parziale e aperta nell'Editor delle ricette, I'elenco dei
placeholder mostra anche i placeholder delle istanze di ricetta parziale, oltre a quelli di unita della ricetta
del modello. Tutte le istanze di unita disponibili quando la ricetta master e stata rilasciata possono
essere utilizzate per i placeholder in ricette parziali.

| placeholder di ricette parziali hanno proprieta aggiuntive che vengono visualizzate nell'elenco dei
placeholder:
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» Chart-ID della ricetta parziale

» Nome ricetta parziale

» Descrizione ricetta parziale

Tutte le proprieta possono essere visualizzate ma non modificate.

8.8.1 Assegnazione unit

In der Aggregatsplatzhalterliste verwalten Sie die Platzhalter und weisen diesen Aggregatsinstanzen zu.

MNome placeholder unita| Descrizione del placehol...| Nome della class... Chart-ID dell 'instanz... | Nome ricetta parciale Mol

- Placeholder sen... 0
Unita 1 Class 2 0 Ad
Unit placeholder 3 Class 4 0 Cl
Aggregation class 1 Aggregation Cla... 0 Ag
Unit placeholder 1 Class 1 0 St
Aggregatsplatzhal.... Class 1 0
Placeholder unita 1 Class 1 0

- Gruppo 1 Class 1 0 St
Unit placehalder 11 Class 1 0 St

- Gruppo 2 Class 11 0
Unit placeholder 4 Class 11 0

Gruppo 3 Aggregation Cla... 0

MER| 1

Nuova Nuovo gruppo Configura Elimina

Assegnare istanza di unita Selezione colonne... Formato colonne...

Elemento di controllo

Liste der Platzhalter

Descrizione

Zeigt die verfugbaren Platzhalter fir Aggregate
an.

Elemente in der Liste kdnnen in der Runtime Uber
ein Kontextmenu bearbeitet werden:

» Nuovo: Crea un nuovo orario speciale.

»  Configurare la proprieta : Offnet den
Dialog zum Benennen des Elements und
Zuweisen zu einer Gruppe.

»  Elimina: Cancella I'elemento selezionato. E
possibile una selezione multipla.

»  Nuovo gruppo Crea un nuovo circuit stage.
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Elemento di controllo Descrizione

»  Aggregatsinstanz zuweisen: apre la finestra
di dialogo che consente di ripristinare un
backup.

Wurden Aggregatsklassen geléscht, werden diese
in der Liste angezeigt und mit einem Hinweis
versehen.

Werden Anderungen von einem anderen Client
im zenon Netzwerk gespeichert, wird die Liste auf
allen Clients aktualisiert.

New (Nuovo) Crea una nuova area di allarmi.

Verfugbar fur Vorlagenrezepte und Teilrezepte im
Editiermodus

Bei Teilrezeptinstanzen werden die Eintrage in der
Liste des Host-Rezeptes angezeigt.

Configurare la proprieta : Offnet den Dialog zum Konfigurieren des
ausgewahlten Platzhalters oder der
Platzhaltergruppe. Hier konnen Sie auch
Platzhalter einer Platzhaltergruppe zuweisen.

Das Zuweisen von Platzerhaltern an
Platzhalterguppen ist auch per Drag&Drop
maoglich.

Elimina Cancella la cartella selezionata creata dall’utente,
dopo una richiesta di conferma. E possibile una
selezione multipla.

Durch das Loéschen eines Platzhalters werden
Grundfunktionen des Platzhalters, die bereits im
Rezept existieren, ungltig und mussen neu
konfiguriert werden.

Wird eine Platzhaltergruppe gel6scht, so werden
die darin enthaltenen Platzhalter wieder der
Gruppe Platzhalter ohne Gruppe zugewiesen. ||
carattere di default non puo essere cancellato.

Nuovo gruppo Erstellt eine neue Platzhalter-Gruppe. Die
Zuweisung eines Platzhalters zu einer Gruppe
erfolgt Uber den Eintrag Konfigurieren im
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Elemento di controllo Descrizione

KontextmenU des Platzhalters.

Aggregatsinstanz zuweisen Offnet den Dialog, um einem Platzhalter eine

Aggregatsinstanz zuzuweisen.

Dazu mussen alle ausgewahlten Platzhalter mit
der gleichen Aggregatsklasse verknipft sein.

Selezione colonne Apre il dialogo che serve alla definizione delle

colonne che devono essere visualizzate nella lista
di informazione allarmi.

Formato colonne Apre la finestra di dialogo (A pagina: 126) che

consente di formattare le colonne.

8.8.2 Placeholder e gruppi di placeholder

E possibile creare, modificare e configurare placeholder e gruppi di placeholder:

4

»
4
4
4

Creare placeholder

Creare gruppi di placeholder

Cancellare placeholder e/o gruppi di placeholder
Assegnazione placeholder a un gruppo via Drag&Drop

Configurare placeholder e gruppi di placeholder

CREARE UN NUOVO PLACEHOLDER

Per creare un nuovo placeholder:

1.

Fare clic sull'elemento di controllo Nuovo (se configurato) o selezionare la voce Nuovo nel
menu contestuale dell'elenco.

Si apre la finestra di dialogo per la selezione della classe di unita.
Selezionare la classe di unita desiderata.

Cliccare su OK.

La voce viene creata.

Se necessario, configurare la voce cliccando su Configurare.
E possibile utilizzare questo comando per modificare nome e descrizione e assegnare la voce a
un gruppo di placeholder della stessa classe di unita.
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MODIFICARE UN PLACEHOLDER

Per modificare un placeholder:

1. Fare clic sull'elemento di controllo Configurare (se configurato) o selezionare la voce
Configurare nel menu contestuale dell'elenco.

Si apre la finestra di dialogo per la configurazione dell'elemento.
2. Personalizzare nome e descrizione.

3. Se necessario, selezionare il gruppo di placeholder desiderato dal menu a tendina.
Sono disponibili solo gruppi della stessa classe di unita.

4. Cliccare su OK.

CREAZIONE DI UN NUOVO GRUPPO DI PLACEHOLDER

Per creare un nuovo gruppo di placeholder:

1. Fare clic sull'elemento di controllo Nuovo gruppo (se configurato) o selezionare la voce Nuovo
gruppo nel menu contestuale dell'elenco.

Si apre la finestra di dialogo per la selezione della classe di unita.
2. Selezionare la classe di unita desiderata.
3. Cliccare su OK.

Il gruppo di placeholder viene creato.

MODIFICA DI UN GRUPPO DI PLACEHOLDER

Per modificare un gruppo di placeholder:

1. Fare clic sull'elemento di controllo Configurare (se configurato) o selezionare la voce
Configurare nel menu contestuale dell'elenco.

Si apre la finestra di dialogo per la configurazione del gruppo.
2. Personalizzare nome e descrizione.

3. Cliccare su OK.

CANCELLARE PLACEHOLDER E/O GRUPPI DI PLACEHOLDER

Per eliminare elementi dall'elenco:
1. Selezionare gli elementi desiderati.

2. Fare clic sull'elemento di controllo Elimina (se configurato), o selezionare Elimina dal menu
contestuale dell'elenco, o premere il tasto Canc.

Viene visualizzata una richiesta di conferma.
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3.

Cliccare su OK.

Nota: se un gruppo di placeholder viene cancellato, tutti i placeholder contenuti vengono di nuovo
assegnati ai Placeholder senza gruppo.

ASSEGNAZIONE PLACEHOLDER A UN GRUPPO VIA DRAG&DROP

| placeholder possono essere aggiunti o rimossi da un gruppo via Drag&Drop. Trascinare il placeholder
in questione nel gruppo desiderato, o da un gruppo nel gruppo Placeholder senza gruppo.

Drag&Drop funziona solo:

»
»
»

In ricette master in modalita di modifica.
Se sono disponibili adeguati diritti utente e token di rete.

Se sono stati selezionati solo placeholder.
Nessun gruppo puo essere selezionato, poiché i gruppi non possono contenere sottogruppi.

Se tutti i placeholder selezionati sono collegati alla stessa classe di unita.

Se il gruppo di destinazione e collegato alla stessa classe di unita dei placeholder selezionati, o
se il gruppo e Placeholder senza gruppo

Il gruppo di destinazione e nella stessa ricetta.
Gli oggetti possono essere spostati tra le immagini, ma solo se le liste rappresentano la stessa
ricetta.

CONFIGURARE PLACEHOLDER E GRUPPI DI PLACEHOLDER

Azioni possibili

Azione Placeholder Gruppo
placeholder

Rinomina X X

Modifica descrizione X X

Assegnare a un gruppo di placeholder X -—-
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CONFIGURARE PLACEHOLDER

Configurazione placeholder

MNome

Unita 1

Descrizione

Gruppo

Placeholder senza gruppo w

Annuils
Nome Nome del placeholder.
Descrizione Descrizione del placeholder.
Gruppo Selezione di un gruppo di placeholder dal menu a
tendina.,

Default: Placeholder senza gruppo

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO

Opzione Descrizione

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di
dialogo.
Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo.
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CONFIGURAZIONE DI UN GRUPPO DI PLACEHOLDER

Gruppo placeholder Configurazione

MNome

|Grupp0 2

Descrizione

I

Annulla

Opzione Descrizione
Nome Nome del gruppo di placeholder.
Descrizione Descrizione del gruppo di placeholder.

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO

Opzione Descrizione

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di
dialogo.
Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

8.8.3 Assegnare istanza di unita

Per assegnare un'istanza di unita ad un placeholder o ad un gruppo di placeholder:
1. Selezionare un placeholder o ad un gruppo di placeholder dall'elenco.

2. Fare clic sul pulsante Assegnare istanza di unita, o utilizzare il comando corrispondente nel
menu contestuale. E inoltre possibile fare doppio clic sull'elemento nell'elenco per assegnarlo.
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Si apre la finestra di dialogo per la selezione di un‘istanza di unita. Vengono visualizzate tutte le

istanze adatte alla classe di placeholder.

Se non e disponibile un'istanza di unita adeguata, viene visualizzata una nota corrispondente.

n Selezione dell'istanza di classe di unita

= o Workspace Name # | Description
o FULFILL
r
Al-3
Al-12
Class 11
Standard
<
4 totali/4 filtrati/1 selezionati
Messuna selezione oK Annulla

3. Selezionare l'istanza di unita desiderata e fare clic su OK.

L'istanza di unita viene assegnata al placeholder o al gruppo di placeholder. Le fasi della ricetta

vengono aggiornate di conseguenza.

Nota: per annullare un collegamento, fare clic su Nessuna selezione e poi su OK.

AAttenzione

Per l'assegnazione a un placeholder sono necessarie le corrispondenti

autorizzazioni funzioni (A pagina: 308):

» Ricetta master:

Batch Control: ricetta master - crea, modifica, rinomina, duplica, salva

» Ricetta di controllo:

Batch Control: ricetta di controllo - Modifica ricetta di controllo

MODIFICARE E BLOCCARE LE ISTANZE

Le istanze assegnate possono essere modificate anche in seguito.
Nota: se le istanze di unita vengono rimosse, le fasi vengono convertite di nuovo in fasi di classe.

Tuttavia, i cambiamenti non sono piu possibili se:

» Una fase del placeholder o di un placeholder dello stesso gruppo ha eseguito con successo

I'assegnazione di unita.
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»

L'assegnazione di unita e stata forzata manualmente.

Non appena non sono piu possibili altre modifiche, il placeholder viene bloccato contro le modifiche.
Questo blocco viene visualizzato in una colonna separata nell'elenco dei placeholder. Non puo piu
essere rimosso dall'utente.

Questo blocco viene rimosso automaticamente nei seguenti casi:

»

»
»
»
»

Passaggio alla modalita di test.
Passaggio alla modalita di modifica
Duplicazione di una ricetta
Importazione XML

Creazione di una nuova versione

REGOLE DI ASSEGNAZIONE

All'assegnazione di istanze di unita si applica quanto segue:

4

Le assegnazioni vengono effettuate solo se si applica uno di questi stati:
P Modalita di modifica (ricetta master)

P Modalita di test (ricetta master)

P Testin esecuzione (ricetta master)

» Preparata (ricetta di controllo)

P Inesecuzione (ricetta di controllo)

Le assegnazioni possono essere modificate a condizione che non sia stata effettuata alcuna
assegnazione di unita.

Se un'istanza viene assegnata ad un gruppo, tutti i membri del gruppo ricevono questa istanza
di unita.
Se un placeholder viene spostato in un gruppo, adotta l'istanza di unita del gruppo.

Eccezione: se viene spostato nel gruppo  Placeholder senza gruppo, mantiene l'istanza
collegata.

Se un'istanza gia assegnata viene cancellata, il collegamento e interrotto e nell'elenco dei
placeholder viene visualizzata una nota sull'istanza cancellata.

Se un'istanza viene rimossa dall'elenco dei placeholder, i dati della classe vengono visualizzati
nelle fasi inserite nella ricetta. Le modifiche locali vengono mantenute.

Se non e collegata nessuna istanza, vengono visualizzati i dati della classe.
Se un'istanza e collegata, vengono visualizzati i dati dell'istanza e le modifiche locali.

Le strategie di controllo locali di istanze non vengono visualizzate.
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» Se l'assegnazione avviene nella ricetta corrente, viene eseguito un controllo della ricetta. Se
viene rilevato un errore, questo viene visualizzato e |'assegnazione non viene eseguita.

8.9 Convalida delle ricette

Durante la configurazione, le ricette possono essere testate automaticamente o manualmente per
verificare la presenza di errori. Le ricette vengono convalidate automaticamente per determinate azioni.

CONVALIDA MANUALE

Per convalidare manualmente una ricetta, fare clic sul simbolo corrispondente nella barra degli
strumenti dell'Editor delle ricette a Runtime (segno di spunta verde - Verifica errori in ricetta), o sul
pulsante corrispondente, se e stato configurato.

Il risultato di questa verifica viene visualizzato in un popup (testo normale). Gli errori rilevati vengono
memorizzati nel file LOG, che puo essere analizzato tramite il Diagnosis Viewer.

NOTE SULLA CONVALIDA:

Durante la validazione, viene eseguito un processo di verifica della funzionalita della ricetta sulla base di
regole interne; questo controllo riguarda soprattutto:

» Sintassi (tutte le linee sono connesse, percorribili dall'inizio alla fine, ecc.)
» Variabili

» Tipididati

P Parametri (limiti)

» Strategie di controllo: Collegamento di strategie di controllo; il valore dei relativi parametri
collegati viene controllato con riferimento ai limiti della variabile.

Le regole da osservare in fase di progettazione sono descritte nel capitolo Regole di progettazione per
le ricette (A pagina: 166).

AAttenzione

Le ricette parziali non connesse al momento dell’esecuzione della convalida,
verranno ignorate nel processo di verifica della ricetta. | loro contenuti e le loro
procedure non verranno sottoposti a verifica.

CONVALIDA DEI VALORI DEI PARAMETRI

Per la validazione dei valori dei parametri vale quanto segue:

» Sela proprieta Valore parametro ¢ attiva, i valori dei parametri sono configurati.
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Se la proprieta Placeholder per variabile di valore parametro ¢ attiva, si applica quanto
segue:

» Devono essere state utilizzate variabili realmente esistenti.
» | valori dei parametri configurati non vengono controllati.

» Nelle ricette e nelle ricette parziali, i parametri per le strategie di controllo non devono
essere collegati a Placeholder per variabile di valore parametro.

» Inricette parziali: nessuna convalida del valore del parametro o del collegamento alla
variabile.

RICETTE CON PLACEHOLDER

Quando si convalidano ricette con placeholder:

4

Sono validate tutte le fase sostituibili.
La convalida viene eseguita per:

» In fase di modifica: dati Editor con la strategia di controllo corretta.
» Nellaricetta rilasciata: configurazione della fase memorizzata nella ricetta.

»  Nei modelli di ricette parziali rilasciati: configurazione della fase memorizzata nel modello
di ricetta parziale.

Messaggio di errore per ricette con fase placeholder: gli errori e le voci LOG vengono
visualizzati con la denominazione classe di unita, invece che unita.

Finché almeno un'istanza possibile presenta un errore, la ricetta non puo essere rilasciata o avviata.

CONVALIDA DI FASI IN CLASSI DI UNITA

Quanto segue si applica alla validazione delle fasi in in classi di unita:

»

Non viene convalidata l'intera progettazione. Sono consentiti, ad esempio, collegamenti
mancanti.
Una validazione completa avviene solo nella fase dell'istanza di unita.

La reazione Placeholder non collegato a istanza deve essere sempre configurata correttamente,
compresi i parametri o le funzioni utilizzate.

CONVALIDA DI FASI IN ISTANZE DI UNITA

Alla convalida delle fasi in istanze di unita si applica quanto segue:

»

Vengono prese in considerazione solo le fasi che possono essere effettivamente selezionate per
un'istanza di unita:
L'istanza deve esistere nell'Editor e nei dati di configurazione memorizzati della ricetta.

Viene verificata l'esistenza di almeno un'istanza disponibile.
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» Sono sempre convalidati i valori utilizzati dopo I'assegnazione dell'istanza:

» Seun parametro e stato modificato nella ricetta, il valore modificato viene convalidato.
Altrimenti,  viene convalidato il valore predefinito dell'istanza.

» Seun valore limite viene modificato, viene convalidato questo.
Altrimenti, viene convalidato il valore limite predefinito delle istanze.

» Lavalidazione viene applicata a tutte le possibili istanze delle fasi configurate nella ricetta.

Messaggi di errore di sintassi: [Topologia Host], [Topologia Ricetta parziale], [Istanza potenziale],
[Messaggio di errore].

8.10 Esecuzione delle ricette

8.10.1 Comandi

A Runtime sono a disposizione i seguenti comandi e azioni:
» | comandi hanno effetto sul processo di elaborazione delle ricette.

» Le azioni consentono di eseguire delle modifiche alle ricette.

Questi sono i presupposti perché un comando per una fase venga accettato:
» Il REE deve essere funzionante.
» La fase deve essere attiva.

» La fase deve trovarsi in uno stato in cui il comando in questione e consentito.

Via selezione multipla & possibile inviare un comando a piu fasi nell’ambito dello stesso ciclo di
esecuzione.

Nota: si differenzia fra comando di ricetta e comando di fase.

» | comandi di ricetta hanno effetto sull’esecuzione di tutte le fasi attive in una ricetta, ma anche
sullo stato della ricetta stessa.

» | comandi difase, invece, vengono applicati solamente alle fasi selezionate (¢ possibile una
selezione multipla).

Comando Descrizione

Awvia ricetta Awvia il processo di elaborazione della ricetta.

Ricetta in pausa Mette in pausa il processo di elaborazione della
ricetta.

Riprendi ricetta Riprende il processo di elaborazione di una ricetta

messa in pausa.
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Ferma ricetta

Riavvia ricetta

Stop ricetta
Annulla ricetta
Fase in pausa
Riprendi fase
Interrompi fase
Riavvia fase

Esci dalla fase

Passa alla modalita automatica
Passare in modalita semiautomatica
Passa in modalita manuale

Continuare la ricetta solo dalla posizione di
esecuzione selezionata

Riprendi esecuzione ricetta da tutte le
posizioni di esecuzione

Ignora la condizione corrente

COMANDI CONSENTITI

Sospende il processo di elaborazione di una
ricetta.

Riavvia tutti gli elementi attivi in una ricetta
sospesa.

Arresta la ricetta.

Annulla la ricetta.

Mette in pausa la fase.

Riprende una fase messa un pausa.
Sospende la fase.

Riavvia la fase sospesa.

Annulla fase.

Possibile solamente nella modalita manuale.
Imposta il REE in  modalita automatica.

Imposta il REE in modalita semiautomatica.

Imposta il REE in modalita manuale.

Descrizione

Continua una ricetta solo a partire dalle posizioni

selezionate.

Continua una ricetta a partire da tutte le posizioni

disponibili.
Ignora una condizione in attesa.

Possibile solamente nella modalita manuale.

Ci sono delle condizioni di esecuzione che valgono per i comandi di ricetta e per i comandi di fase. Ad
esempio: una ricetta di controllo non puo essere piu arrestata se ha lo stato Annullare.

Nota: il comando Reset non e stato implementato nel modulo Batch Control di zenon.
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PANORAMICA DEI COMANDI NEL MODULO BATCH CONTROL

Reset

Stopping

. Final States
Stopped
Quiescent States
Reset El Transient States

Nota: questa panoramica e presa dallo standard ANSI/ISA-S88 (grafica 18).
Comportamento in caso di comando "Stop"

Dopo il comando "Stop", le fasi, le transizioni e le fine sequenza parallela passano subito allo stato
"Stoppato”, anche se altri elementi sono ancora in attesa di una condizione per lo stop. Altri comandi
successivi, come, ad es. Annulla, vengono ignorati. Lo stato Stoppato rimane visualizzato.

COMPORTAMENTO IN CASO DI COMANDO "STOP*"

Dopo il comando Stop, le transizioni e fine sequenza parallela passano subito allo stato Stoppato,
anche se altri elementi sono ancora in attesa di una condizione per lo stop. Altri comandi successivi,
come, ad es. Annulla, vengono ignorati. Lo stato Stoppato rimane visualizzato.

8.10.2Stato ricetta

STATO PER LE RICETTE MASTER

Le ricette master possono avere i seguenti stati:

»  Modificabile: Con questo stato si puo modificare tutto. Ogni nuova ricetta master viene creata
in questo stato.

»  Modalita di test (A pagina: 222): In questo stato, la ricetta si comporta in modo simile ad una
ricetta di controllo. L'ordine degli elementi non puo essere modificato. Pud essere pero
eseguita e tutti i comandi, le azioni, le modalita ecc. sono a disposizione. Possono essere
modificati anche tutti quei parametri di comando per i quali e stata attivata I'opzione
Modificabile in ricetta master.

Eccezione: non e possibile esequire modifiche se c’€ una fase attiva. Decisivo in questo caso e
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lo stato quando si clicca sul pulsante OK. Se in questo momento la fase e attiva, tutte le
modifiche di valore non verranno accettate, e verra visualizzato un messaggio di errore.

In modalita test, le ricette possono essere eseguite anche piu volte consecutivamente. Questo
non e possibile per le ricette di controllo.

In caso di reload o di riavvio del Runtime, le modifiche effettuate nell’Editor verranno applicate,
ma solamente dopo che la ricetta sara stata chiusa.

Rilasciata (A pagina: 223): In questo stato non e piu possibile effettuare delle modifiche alla
ricetta.

Nota: anche eventuali modifiche alle fasi o alle reazioni nell’'Editor non verranno inviate ad una
ricetta master. La ricetta master mantiene sempre lo stato del momento del rilascio.

Eccezione: a causa di questo meccanismo di sicurezza, le modifiche alle variabili e alle funzioni
non vengono prese in considerazione. Una possibile conseguenza di cio e che una ricetta
master e tutte le ricette di controllo basate su di essa potrebbero diventare non valide. Se, ad
esempio, si cambia il tipo di dato di una variabile da Bool a String, la funzione di convalida non
potra piu essere portata a termine con successo e la ricetta non potra essere piu utilizzata
finché non verra corretto 'errore nell’Editor. Le unita in sé non sono protette, dato che
vengono utilizzate da piu ricette. Se si cambia il nome di un’unita nell’Editor, questa modifica
ha effetto subito dopo il reload o il riavvio del Runtime su tutte le fasi basate su questa unita.

Per poter rilasciare una ricetta master, quest’ultima deve essere stata prima convalidata ed
essere priva di errori. La convalida (A pagina: 258) viene eseguita automaticamente al
momento del rilascio della ricetta e non c’e modo di evitarla. Si possono creare ricette di
controllo solo da ricette rilasciate.

Se si vuole modificare una ricetta master con lo stato Rilasciata, se ne deve creare una copia
usando 'opzione "Duplica". Questa copia riceve lo stato Modificabile.

STATI PER LE RICETTE DI CONTROLLO

Le ricette di controllo possono avere i seguenti stati:

»

Pronta: una ricetta di controllo appena creata ha questo stato. Con questo stato si puo avviare
la ricetta e si possono anche modificare quei parametri di comando per cui € stata attivata
I'opzione Modificabile nella ricetta di controllo.

In esecuzione: la ricetta di controllo e stata avviata e viene elaborata. La ricetta mantiene questo
stato finché non viene completata, arrestata o annullata. Si apprende lo stato esatto della
ricetta attraverso lo stato di esecuzione (A pagina: 271).

In questo stato si possono modificare anche quei parametri di comando per i quali e stata
attivata 'opzione Modificabile nella ricetta di controllo.

Eccezione: non e possibile eseqguire modifiche se c’e una fase attiva. Decisivo in questo caso e
lo stato quando si clicca sul pulsante OK. Se in questo momento la fase e attiva, tutte le
modifiche di valore non verranno accettate, e verra visualizzato un messaggio di errore.
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» Completata: La ricetta ha raggiunto il suo stato finale. Non puo essere piu riavviata, né
modificata. Non e piu possibile neanche modificare i parametri di comando. . Le ricette di
controllo completate possono essere duplicate e cancellate.

8.10.3 Recipe Execution Engine (REE)

Il REE (Recipe Execution Engine) esegue le ricette a Runtime. E possibile avviare un numero qualsiasi di
ricette.

8.10.3.1 Simboli e colori

Gli stati nella sequenza di una fase vengono visualizzati mediante diversi simboli. Alcuni di questi simboli
vengono utilizzati anche per le transizioni e la fine del ramo parallelo.

SIMBOLI PER LO STATO INTERNO:

La fase si avvia.

In attesa di comunicazione con il PLC

In attesa di assegnazione unita L'unita della fase e gia utilizzata in un’altra ricetta.
Tempo di attesa di assegnazione unita scaduto.

In attesa della condizione di esecuzione esclusiva Un’altra istanza della fase & attiva
nella stessa ricetta.

Scrittura dei parametri iniziali
Impossibile scrivere parametri iniziali.
Verifica dell'interblocco di ingresso.

Attesa interblocco di ingresso scaduta.

Scrittura dei parametri di setpoint.

Scrittura dei parametri di setpoint scaduta.

In attesa di durata minima di esecuzione

Fase: In attesa della condizione di fase completata

Transizione: In attesa di "Condizione di transizione".
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Fine ramo parallelo: Attendere che 'esecuzione sia terminata in tutti i rami.
Durata massima di esecuzione scaduta.

In attesa della condizione successiva.

Il tempo di attesa per la condizione successiva e scaduto.

Dopo il comando Riavvia in caso di attesa della condizione di riavvio.

Dopo il comando Esci dalla fase in caso di attesa della condizione di uscita.

SIMBOLI PER ERRORI:

| simboli che si trovano nell’angolo in basso a sinistra della fase forniscono informazioni sullo stato di
errore della fase stessa. Possono essere visualizzati in qualsiasi combinazione con i simboli dello stato
interno.

Simbo | Significato

lo

C’é un errore di comunicazione.

L’errore di comunicazione é stato risolto; attendere la conferma dell'errore di
comunicazione.

L’errore di comunicazione & stato risolto (e eventualmente riconosciuto).
Errore PLC presente.

Errore PLC risolto

SIMBOLI PER "ESCI DALLA FASE":

| simboli nell'angolo in basso a destra della fase forniscono informazioni sullo stato al momento
dell’'uscita dalla  fase stessa.

Simbo | Significato
lo

In attesa di condizione di uscita.
Condizione di uscita soddisfatta

Se si verifica un errore durante il processo di elaborazione di una fase, quest’ultima viene
contrassegnata come erronea fino al riavvio.
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STATO

Lo stato di esecuzione (A pagina: 271) di fasi, transizioni e fine ramo parallelo viene segnalato tramite

colori:

ldle
In esecuzione
Completata

Arresta

Stoppato

Sospensione in corso

In pausa

In corso

Fermato

In annullamento

Annullato

Ripartenza

Imponi
(solo fasi o transizioni)

Timeout

Bianco
Verde
Blu

Due colori:
» giallo
»  colore originario

Giallo

Due colori:
» arancione

» colore originario
arancione

Due colori:

» grigio

» colore originario
Grigio
Due colori:

»  rosso

» colore originario
Rosso

Due colori:
» verde

»  colore originario

Bordo viola.

Bordo rosso.
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8.10.3.2 Crea immagine ricetta

Durante I'operazione batch, tutte le ricette in esecuzione al momento possono essere salvate con tutti i
dati ricetta in un‘immagine ricetta (Image). Il salvataggio puo avvenire:

» Alla chiusura del Runtime: in questo caso un‘immagine di tutte le ricette in esecuzione verra
Creata automaticamente.

» In modo ciclico: un‘immagine ricetta (facoltativa) verra scritta in modo ciclico, alla scadenza di
un intervallo di tempo liberamente configurabile compreso fra 30 e 86400 secondi.

» Quando una fase diventa attiva: un‘immagine ricetta (facoltativa) verra scritta quando viene
attivata una fase.

Questi metodi possono essere utilizzati anche in una qualsiasi combinazione. In questo modo si
garantisce che, anche in caso di errori, il Batch Control possa continuare a funzionare in modo corretto.

IMMAGINE RICETTA ALLA CHIUSURA DEL RUNTIME

Quando viene inizializzato I'evento "Termina Runtime " avviato, la chiusura del Runtime verra rimandata
finché il modulo Batch Control non avra salvato tutti i dati. Verra creata un‘immagine di processo che
rappresenta lo stato di partenza per il riavvio. Il sistema garantisce anche che, al verificarsi di questo
eventi, i parametri delle azioni Settare valore impostabile arrivino sicuramente al PLC. La fase viene
messa in pausa internamente solo dopo che sara giunta la conferma di scrittura da parte del driver.
Questa immagine della ricetta contiene le immagini ricetta dei REE, la successione delle allocazioni e
tutte le reazioni necessarie al momento del riavvio. Ulteriori informazioni si trovano nel capitolo:
Chiusura e riawvio del Runtime.

SCRITTURA CICLICA DI UN'IMMAGINE RICETTA

Un‘immagine di ricetta puo essere scritta anche in modo ciclico a Runtime in esecuzione. Non appena
viene attivata la proprieta Attivazione scrittura ciclica, viene creata un‘immagine di ricetta sulla base
del ciclo impostato.

Per attivare la scrittura ciclica:
1. Nelle proprieta del modulo Batch Control, passare al gruppo Immagine ricetta
2. Attivare la proprieta Attivazione scrittura ciclica.

3. Nella proprieta Tempo di ciclo [s], definire I'intervallo di tempo per la scrittura dell'immagine
ricetta; I'intervallo minimo e pari a 30 secondi.

In caso di scrittura ciclica, vengono conservati sempre gli ultimi due file contenenti I'immagine ricetta.
Quelli piu vecchi vengono cancellati. La scrittura viene eseguita in due passaggi:
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1. Prima di tutto, I'immagine ricetta viene scritta nel file Temporarylmg.REE .

2. Se quest’operazione riesce, viene assegnato il prossimo numero di versione e il file temporaneo
viene rinominato usando la nuova versione.

Nel caso delle immagini create in modo ciclico, tutte le ricette in esecuzione al momento vengono
salvate nell'immagine ricetta. In questo modo si garantisce che, al momento del riavvio, la ricetta
corrisponda allo stato di esecuzione. Perché questo accada, la ricetta presa dall'immagine sovrascrive la
ricetta Runtime quando la si riavvia. Il riavvio € possibile solamente se la ricetta in questione esiste
ancora sul disco fisso e non si trova ancora in uno stato di esecuzione. Se e stata gia terminata e salvata
dopo la creazione dellimmagine ricetta, la ricetta non verra riavviata.

SCRITTURA DELL'IMMAGINE DI RICETTA ALL'ATTIVAZIONE DI UNA FASE.

Un‘immagine di ricetta puo essere creata anche al momento dell‘attivazione di una fase. Per far in
modo che venga creata un‘immagine di ricetta ad ogni attivazione di una fase:

1. Nelle proprieta del modulo Batch Control, passare al gruppo Immagine ricetta

2. attivare la proprieta Scriviimmagine ricetta all'attivazione di una fase

In der Runtime wird bei jedem Aktivieren einer Grundfunktion ein Rezeptabbild geschrieben.

SALVATAGGIO E RIPRISTINO

Le immagini REE vengono salvate nella cartella di progetto sulla base della seguente convenzione di
denominazione: Batch[Versione-Hex].REE

Basandosi sul suffisso file \REE, allo start del Runtime il sistema legge i file contenenti le immagini di
ricetta e individua la loro versione piu recente. La versione piu recente e I'immagine della ricetta che
deve essere caricato; questo file verra conservato anche dopo il riavvio. Tutti gli altri file con il suffisso
REE verranno cancellati.

8.10.3.3 Comportamento degli elementi a Runtime
In linea di principio si applica quanto segue: le fasi e tutti gli elementi che le seguono (transizioni, fine

sequenza parallela, inizio sequenza parallela, attribuzione) rimangono attivi fino all‘attivazione della
prossima fase. Eccezione: C'é un "salto" manuale.

FASI

TUTTE LE FASI IN PAUSA (PAUSED)

In modalita Manuale, e possibile far passare tutte le fasi allo stato in pausa (PAUSED).
Esempio: prima di fine sequenza parallela, si continua a percorrere questo ramo oltre questa fine. Di
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conseguenza la posizione di esecuzione si trova dopo fine sequenza parallela e prima della prossima
fase. Tutte le fasi prima di fine sequenza parallela sono nello stato in pausa (PAUSED). Una di queste fasi
viene fatta passare prima allo stato Hold e poi Riawvia. Le altre fasi rimangono "in pausa (Paused)".
Quando la fase che e stata riavviata viene completata, esiste solo una posizione di esecuzione. Se la si
attiva usando prossimo passo, Non Ci sara pil nessuna posizione di esecuzione. L'elemento fine
sequenza parallela, pero, rimarra in pausa.

Soluzione: continuazione delle fasi in pausa.

METTERE IN PAUSA E RIPRENDERE

In caso di "In pausa" e per "Riprendi”, vale quanto segue:

» Passaggio dalla modalita manuale a quella automatica: Tutte le fasi in pausa vengono
proseguite.

P "Mettere in pausa" e "riprendere" con posizione di esecuzione attiva: Con un comando ricetta
Riprendi, non vengono riprese le posizioni di esecuzione. Le posizioni di esecuzione vengono
riprese solamente in caso di un comando fase Riprendi, e con i comando Riprendi esecuzione
ricetta solo da posizione di esecuzione selezionata e Riprendi esecuzione ricetta da tutte le
posizioni di esecuzione.

» Se una fase e stata messa in pausa in modalita manuale e la modalita di esecuzione viene
impostata su automatico, la fase riprende. Il passaggio alla modalita di esecuzione automatica
esegue implicitamente il comando Ripristina fase.

» Un comando Fase in pausa, seguito dal comando Ricetta in pausa e Ripristina ricetta, fa
passare di nuovo le funzioni in pausa allo stato in esecuzione.

» Incaso di messa in pausa e di continuazione globale, lo stato della ricetta passera a In
esecuzione. Fasi con posizioni di esecuzione, pero, rimarranno in pausa, e la posizione di
esecuzione rimarra invariata.

» Incaso di messa in pausa e di continuazione locale, lo stato della ricetta rimarra In esecuzione.
La ricetta verra ripresa in corrispondenza delle posizioni di esecuzione. Questo vale anche se la
posizione di esecuzione e stata spostata.

DIRAMAZIONI

Nelle diramazioni vale quanto segue:
»  Finché la transizione di sinistra non ha nessun valore, quella di destra viene ignorata.

P Sela condizione di entrambe le transizioni & soddisfatta, viene scelta la diramazione a sinistra.

STOP DEGLI ELEMENTI

Quando si arresta una fine sequenza parallela, questo elemento si disattiva immediatamente e non
reagisce a nessun ulteriore "comando REE", come, ad es., Annulla. Per questa ragione, o stato non
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cambiera a Annullato dopo un comando Annulla. Questo vale anche per le transizioni. Le fasi, invece,
dopo un stop attendono eventualmente ancora che altre condizioni vengano soddisfatte.

TRANSIZIONI

» Le transizioni rimangono attive finché non é stata raggiunta una fase successiva, o la fine della
ricetta. Questo vale anche se una transizione e seguita da una “fine sequenza parallela” e

un’altra transizione.

»  Neirami, gli impulsi per una transizione vengono ignorati finché la transizione a sinistra di
quella in questione non ha ancora un valore valido.

» Con Sospendi e Riavvia, le transizioni vengono disattivate. La posizione di esecuzione viene
riattivata in modalita manuale o semiautomatica.

POSIZIONE DI ESECUZIONE E JUMP TARGET

Comando Descrizione

Riprendi Se un oggetto si trova in pausa e, dopo quest’oggetto, c’e una posizione
di esecuzione, il comando Riprendi ha lo stesso effetto di un Prossimo

passo. Questo vale anche per i jump.

Nel caso di un comando di fase, il comando ha effetto solamente sul
jump nello stesso ramo.

Sospendi Dipende dall’'oggetto:

»  Sospendi fase: rimuove posizioni di esecuzione nei rami.

» Sospendi ricetta: rimuove tutte le posizioni di esecuzione.

Pause Non ha effetto su jump target. Le destinazioni gia definite vengono
mantenute.
Altro Causano sempre la cancellazione dei jump.

In caso di un comando di fase, verra cancellato solo il jump nellarea della
fase.

8.10.3.4 Modalita e cambiamento di modalita

Il REE puod funzionare in tre modalita:

» Automatica: I'elaborazione della ricetta avviene in modo completamente automatico.
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»  Semiautomatica: la ricetta viene eseguita manualmente; nessuna condizione puo essere saltata.

»  Manuale: ogni passaggio della ricetta o della ricetta parziale viene eseguito manualmente; e
possibile saltare le condizioni di cui il sistema e in attesa.

Nota: non tutti i passaggi possono essere saltati, ad esempio, se i placeholder non sono
collegati ad un'istanza di unita. Se non e possibile saltare un passo, viene visualizzato un
messaggio corrispondente.

Per eseguire una ricetta manualmente o semi-automaticamente, e possibile utilizzare le modalita (A
pagina: 273) Esegui ricetta a passi € Salta.

Quando si passa alla modalita automatica, tutte le posizioni di esecuzione vengono rimosse. | comandi
globali vengono esequiti solo in rami che non contengono posizioni di esecuzione.
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Per poter reagire a eventi gravi, si puo passare da una modalita all’altra anche
durante il funzionamento del  sistema; questo passaggio viene eseguito tramite
il tipo di reazione (A pagina: 61) Influenza sulla ricetta.

8.10.3.5 Stati di esecuzione

Per le ricette sono possibili i sequenti stati:

Idle Il REE si trova in stato "Idle".

In esecuzione Quando si awia una ricetta di controllo, questa passa allo stato In
esecuzione. Singoli elementi all'interno della ricetta, pero, possono avere
uno stato differente.

Completata Una ricetta passa allo stato completata:

» Inuna ricetta PFC: non appena e stato raggiunto I'elemento finale
oppure

» In una ricetta matrice: non appena tutte le fasi sono state elaborate
per intero.

Non sara piu possibile eseguire una ricetta che ha questo stato.

Sospensione in corso  Dopo un comando ricetta Pausa, la ricetta ha lo stato Sospensione in
corso. Mantiene questo stato finché tutte le funzioni che sono in
esecuzione non hanno lo stato In pausa. Solo dopo, anche la ricetta
riceve lo stato In pausa.
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In pausa Tutte le fasi attive della ricetta sono in pausa o sospese. Il processo di
elaborazione della ricetta si ferma all'interno della fase:

» In attesa allocazione unita.

»  Verifica di esecuzione parallela

» In attesa dell'interblocco di ingresso

» In attesa della condizione di transizione.

» In attesa della condizione successiva.

Interrompi Dopo un comando ricetta Sospendi, |a ricetta ha lo stato /n corso. Solo
quando tutte le fasi attive hanno lo stato fermato, anche la ricetta passa
allo stato fermato.

Interrotto Tutte le fasi attive della ricetta sono fermate. Il processo di elaborazione
della ricetta si ferma all'interno della fase:

» In attesa allocazione unita.
» Verifica di esecuzione parallela
» In attesa dell'interblocco di ingresso
» In attesa della condizione di transizione.
» In attesa della condizione successiva.
Riavvia Dopo il comando Riavvia ricetta, |a ricetta ha lo stato Riavvia. Solo

quando tutte le fasi prima fermate nella ricetta sono state riawviate, la
ricetta passa allo stato /n esecuzione.

Arresta Dopo un comando ricetta Interrompi ricetta, |a ricetta ha lo stato Arresta.
Solo quando tutte le fasi attive hanno lo stato Stoppato, anche la ricetta
passa allo stato Stoppato.

stoppato Tutte le fasi attive nella ricetta sono state arrestate. Una ricetta di controllo
arrestata non potra essere ripresa o riavviata.

Interrompi Dopo un comando ricetta Annulla ricetta, |a ricetta ha lo stato interrompi.
Solo quando tutte le fasi attive hanno lo stato annullato, anche la ricetta
passa allo stato annullato.

Annullato Tutte le fasi attive nella ricetta sono state annullate. Una ricetta di
controllo annullata non potra essere ripresa o riavviata.

Preparata Pronta per essere eseguita.
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8.10.3.6 Esequi ricette step by step e saltare all’interno della ricetta

ESEGUI RICETTE STEP BY STEP

Si puo eseqguire una ricetta step by step se:

P Laricetta € in modalita semiautomatica o manuale
e

P Selo stato della ricetta € In esecuzione.

In caso di esecuzione step by step, I'esecuzione viene messa in pausa non appena un elemento e stato
completato. Lo si fa tramite il comando Pausa nel percorso di esecuzione interessato. Non appena tutti
gli elementi attivi di questo percorso hanno raggiunto lo stato In pausa, la posizione di esecuzione viene
contrassegnata da una freccia rossa. Le ricette parziali vengono trattate come tutti gli altri oggetti di una
ricetta.

L’esecuzione viene ripresa con:

»  Un passo selettivo: selezionare la freccia appropriata (verde)

» Un passo globale: vengono avviate tutte le posizioni con frecce per possibile ripresa.

ERRORE DI COMUNICAZIONE CON ESECUZIONE STEP BY STEP

Se si verifica un errore di comunicazione in una fase  in attesa di una posizione di esecuzione,
quest’ultima non viene piu visualizzata finché I'errore non & stato eliminato. Tuttavia, se nel frattempo
I'esecuzione viene impostata in modalita automatica, la fase viene solo messa in pausa e deve essere
riavviata. Questo vale anche quando poi si ritorna in modalita manuale o semiautomatica.

COMANDI

COMANDI GLOBALI

Con i comandi globali, tutte le posizioni di esecuzione vengono cancellate perche |'esecuzione non puo
essere continuata da Ii.

Eccezioni: Metti in pausa e Continua. In questo caso le posizioni di esecuzione vengono mantenute
COSI come sono.

COMANDI DI FASE

» In corso per una fase: la posizione di esecuzione viene cancellata nel percorso di esecuzione
della fase.

» Continua: se esiste una posizione di esecuzione, viene eseguito un passo successivo selettivo in
questo percorso di esecuzione.
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CASI PARTICOLARI:

COMANDI DI FASE FERMA E RIAVVIA IN UNA DIRAMAZIONE PARALLELA, CON "FINE RAMO

PARALLELO" ATTIVO.
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Se in questo esempio (immagini da sinistra a destra) si ferma un ramo parallelo e lo si riawvia,
continuando nell’esecuzione step by step, si raggiunge I'elemento Fine ramo parallelo gia messo in
pausa. Per continuare I'esecuzione in questo punto, e necessario che la fase a sinistra riceva il comando
Riprendi.

ESEGUIRE STEP BY STEP SOLO UN PERCORSO IN UNA DIRAMAZIONE PARALLELA CON UNA
FASE ATTIVA PRIMA

Se in una diramazione parallela preceduta da una fase viene completata I'esecuzione di un solo
percorso, e in uno dei due rami paralleli si attende (la fase prima e /n esecuzione), non verra piu
visualizzata nessuna  posizione di esecuzione nella diramazione parallela. Per avere queste ultime
anche negli altri percorsi, si deve mettere in pausa la fase usando un comando di fase. Dopo sara
possibile completare I'esecuzione del percorso.

Tuttavia, se I'esecuzione del ramo parallelo continua con questa posizione di esecuzione, la fase prima
del ramo parallelo viene disattivata. In questo modo, il percorso di sinistra rimane in pausa e senza
posizione di esecuzione. Poiché qui non esiste nessuna fase attiva, |'esecuzione puo essere ripresa solo
con un globale Metti in pausa e Riprendi.

SALTARE (JUMP)

Saltare significa passare da una posizione ad un'altra - a distanza - per continuare I'esecuzione.

Per saltare:
1. Utilizzare il mouse per selezionare una posizione di esecuzione.
2. Trascinarla su una delle destinazioni offerte.

3. Eseguire il comando Riprendi esecuzione ricetta solo dalla posizione di esecuzione selezionata.
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Tutti gli elementi attivi prima del puntatore sorgente sono disattivati e I'oggetto dopo il target e attivato.

Se si rileva un jump in cui origine e destinazione sono praticamente nello stesso luogo (jump fra linee,
jump target o oggetti “fine ramo”), il jump viene ignorato e viene eseguito uno step normale.

JUMP IN RAMI PARALLELI

Se, in rami paralleli, si salta mediante la fase nel primo ramo parallelo, la fase prima del ramo parallelo
viene disattivata. Cio significa che nessuna fase € ora attiva.

Viene eseguita la fase prima del ramo parallelo e poi un passo, cosicché sono visualizzate posizioni di
esecuzione in entrambi i rami paralleli. Nel ramo destro, la posizione di esecuzione viene spostata dopo
la fase. Se adesso viene esequito il passo, la fase prima della diramazione parallela viene disattivata.

Regole nell’esecuzione di un jump:

»  Oggetti prima dell'inizio di un ramo parallelo diventano inattivi non appena oggetti che si
trovano dopo diventano attivi.

»  Percio la prima fase diventa inattiva durante il salto.

» La fase saltata nel ramo parallelo non & mai diventata attiva, cosi come le seguenti fasi.

» Cio significa che nessuna fase € ora attiva nella ricetta.

8.10.3.7 Processo di elaborazione di una fase in dettaglio

Una fase viene sempre elaborata in sequenza secondo lo stesso schema. Per poter scomporre il
processo esatto, si ha bisogno anche di una condizione successiva. Per questo esempio utilizziamo una
transizione come condizione successiva. Altri casi speciali di processo con condizioni successive sono
descritti nel capitolo Condizione successiva (A pagina: 279).

PROCESSO DI ELABORAZIONE DI UNA FASE

Colore cornice “Fase in elaborazione":

»  Blu: solo per le fasi placeholder: al placeholder non viene assegnata nessuna istanza di unita. La
funzione non puod essere esequita.

»  Verde: solo per le fasi placeholder: al placeholder e stata assegnata un'istanza di unita.
Quest’ultima puo ancora essere modificata.

»  Nero: I'assegnazione non puo piu essere modificata.
»  Rosso: errore.

» Viola: una condizione e' stata saltata.

Nota: le cornici rosse e viola hanno la priorita.
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Fase/Transizione Evento

Fase viene attivata Fase attivata

Nota: alle fasi placeholder deve essere collegata un'istanza

di unita.
Controllo  dei valori limite per i parametri: In caso di errore:
o ol T N o Errore di convalida: valori al di
i controlla se tutti i valori dei parametri rientrano nei limiti. fuori de limiti
Se si verifica un errore, il sistema attende che tutti i valori
rientrino nei limiti.
? Unit 1
Phase 1
Tutte le variabili della fase vengono registrate nei driver.
Vengono awiati Assegnazione unita e Tempo di attesa per Se I'assegnazione unita non
assegnazione unita riesce al primo tentativo:

Assegnazione unita non possibile

Assegnazione unita non
possibile entro il tempo di
attesa.

Superato tempo limite di attesa
assegnazione unita

Verifica: e gia in esecuzione un'altra istanza della fase? Fase awviata piu volte

Questo puo accadere se la fase e gia attiva in un ramo
parallelo o se I'assegnazione dell'unita e stata saltata
manualmente e la fase & gia in corso di esecuzione in
un'altra ricetta.

In caso di errore: fase attende.

Attendere conferma delle modifiche apportate prima di Disponibile solo se la proprieta
scrivere i parametri iniziali Inviare immediatamente
modifiche di valore per i

“v
m parametri non ¢ attiva.

Si attende che tutte le modifiche
apportate al parametro siano
state confermate.

Timeout:
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Fase/Transizione Evento
% (%)

Awvio della scrittura dei parametri iniziali e fase. Fase awviata
Vengono awviati la verifica dell'interblocco d’ingresso e |l Se il controllo dell'interblocco
Tempo di attesa per interblocco di ingresso. d’ingresso non riesce al primo
tentativo: Interblocco di ingresso
_ bloccato
Timeout:

Condizione dell'interblocco di
ingresso non TRUE entro il
tempo di attesa.

Superato tempo limite di attesa
per interblocco di ingresso

Attendere conferma delle modifiche apportate prima di Disponibile solo se la proprieta
scrivere i parametri di setpoint Inviare immediatamente
modifiche di valore per i

@ ) R
parametri non e attiva.

Si attende che tutte le modifiche
apportate al parametro siano

m state confermate.

Scrittura dei parametri di setpoint. Quando tutti i parametri di
setpoint sono stati scritti: Fine
scrittura parametri di setpoint

Timeout:

Vengono awviati la verifica della condizione di fase
completata e il tempo per Durata minima di esecuzione e
Durata massima di esecuzione.

Opzionale: condizione di transizione soddisfatta, ma Durata
minima di esecuzione non raggiunta.

Opzionale: condizione per condizione di fase completata  Superata durata massima di
non TRUE entro la Durata di esecuzione massima esecuzione
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Fase/Transizione

Condizione di fase completata e TRUE e la "durata minima

di esecuzione" e stata raggiunta o superata.

Viene avviato Tempo di attesa per condizione successiva .
La transizione e attivata

Tutte le variabili della transizione vengono registrate nei
driver.

Opzionale: Condizione successiva non TRUE entro |l
timeout.

Viene verificata la condizione di transizione.

Viene attivata la fase successiva. La condizione successiva
puo essere costituita da piu oggetti (per es. transizione +
assegnazione unita). Solo dopo che la fase successiva
(oppure la fine della ricetta) e stata raggiunta, si considera
soddisfatta la  condizione successiva.

La fase viene informata che la condizione successiva &
soddisfatta.
La condizione di transizione & TRUE.

»  Tutti gli eventi della fase vengono disattivati.

» Tutte le variabili della fase vengono deregistrate dai
driver.

» Tutte le variabili della transizione vengono
deregistrate dai driver.

» La fase viene disattivata.

» La transizione viene disattivata.

AAttenzione

Fase terminata

Superato tempo di attesa per
condizione successiva

Fase disattivata

Se una fase placeholder non e collegata ad un'istanza di unita al momento
dell'esecuzione, viene impostato 'evento  Placeholder non collegato a istanza.
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“PAUSA GLOBALE" E “RIPRENDI” IN CASO DI PROBLEMI DI COMUNICAZIONE

Se una fase e in pausa e c’e un errore di comunicazione, non si potra semplicemente riprendere la fase.
| comandi di fase vengono soppressi, i comandi di ricetta vengono bypassati. Se la ricetta e in pausa, e
possibile inviare il comando Continua ricetta. Di conseguenza, la ricetta ritorna allo stato In esecuzione,
ma il percorso di esecuzione con la fase disturbata rimane in pausa.

8.10.3.7.1 Procedura Transizioni

All'awvio di una transizione, il sistema controlla se tutti i parametri sono collegati a fasi di unita o di
istanze di unita. Non sono ammessi placeholder senza collegamento.

Procedura:

»  Se tutti i placeholder sono collegati correttamente, tutti i placeholder interessati sono bloccati
per le modifiche all'istanza di unita e la transizione viene eseguita.
Attenzione: questo blocco si verifica anche se il placeholder non e stato ancora assegnato.

»  Se esiste almeno un placeholder non collegato, il sistema attende che tutti i placeholder siano
stati collegati. Questo viene visualizzato con lo stato Almeno un placeholder utilizzato non ha
ancora assegnata un'istanza di unita. . In questo stato, la transizione viene visualizzata con una
cornice rossa. L'errore viene visualizzato nel tooltip. Dopo I'eliminazione dell‘errore, la cornice
rimane rossa.

» Ignora: nella barra degli strumenti, il simbolo “Ignora” e abilitato, ma si comporta in modo
diverso:

» Attendere I'assegnazione di un’istanza di unita: facendo clic sull'icona viene visualizzata
una notifica che questo passaggio non puo essere saltato.

» In attesa della condizione: si puo ancora saltare. | placeholder interessati sono bloccati per
I'assegnazione di istanza quando si attende la condizione.

REGOLE PER | VALORI DELLE TRANSIZIONI

Se la condizione di una transizione e TRUE mentre la transizione e attiva, la transizione e contrassegnata
come completata. Se in seqguito il valore cambia e passa a FALSE, questo non ha alcun effetto sul resto
della ricetta.

8.10.3.7.2 Condizione successiva

Dopo essere stata eseguita, una funzione rimane ancora attiva mentre viene proseguita la procedura di
elaborazione della ricetta. Solo dopo I'attivazione della prossima fase, oppure dopo la fine della ricetta,
la fase viene disattivata. Cio e quello che si intende quando si parla di Condizione successiva. Questo
vale anche quando fra una fase e quella successiva (o la fine della ricetta) si trovano altri elementi, come
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una transizione o fine sequenza parallela. Questo e garanzia del fatto che venga mantenuta
I"allocazione unita nel periodo che intercorre fra I'esecuzione di una fase e lo start della prossima.

8.10.3.8 Occupazione unita

Le fasi occupano un’unita durante I'esecuzione.

L'occupazione di un‘unita da parte di una fase e possibile solo se I'unita non e ancora occupata o €
occupata esclusivamente nella stessa ricetta. L'assegnazione di unita rimane attiva finché e attiva la fase
che I'ha causata.
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Una fase nello stato in pausa o fermata non tenta di occupare l'unita. Questo
vale anche se la fase in attesa dell'assegnazione passa a in pausa o fermata.

Solo dopo un riavvio, ci sara un nuovo tentativo di occupare |'unita.

Ma: in modalita manuale, si puo forzare |'assegnazione di un’unita da parte di
un‘altra ricetta. La ricetta con la prima assegnazione mantiene il controllo e ha
priorita nell'esecuzione. Se questa ricetta cede il suo "primato di assegnazione",
quest’ultimo verra ripreso da quella ricetta per la quale e stata eseguita per
prima un’assegnazione "forzata".

AVVIO DI UNA FASE PLACEHOLDER

Comportamento all'avvio di una fase placeholder

» Quando si awia una fase, I'unita viene occupata.
A meno che non si applichi una di queste condizioni:

» Fase placeholder alla quale non e stata assegnata nessuna istanza di unita.
»  Stato di esecuzione: in pausa, messa in pausa, in corso o fermato.
In questo caso, non viene eseguita nessuna assegnazione.

P Intutti gli altri casi, c’e immediatamente un tentativo di occupare I'unita.
Questo puo portare ai seguenti stati:

» Lafase viene awviata. Tuttavia, nessuna istanza di unita e ancora collegata al placeholder

» In attesa che venga esequita |"assegnazione di un'istanza di unita, la fase viene messa in
pausa o fermata dall'utente.

» Al placeholder della fase viene assegnata un'istanza di unita. La fase si riavvia.

» La fase viene immediatamente rimessa in pausa o nuovamente fermata.
L'unita non e ancora occupata. Il placeholder non e ancora bloccato per la modifica.

» L'istanza di unita assegnata puo ancora essere modificata.
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» Seviene attivata una fase placeholder, la fase precedentemente attiva viene disattivata. Questo
puo causare il fatto che nessuna unita sia occupata durante il tempo di attesa.

TEMPO DI ATTESA PER ISTANZE DI UNITA

Per I'assegnazione di un'istanza di unita ad una fase placeholder, & possibile impostare un tempo di
attesa e collegarlo ad una reazione. In questo modo |'operatore viene avvisato se una ricetta non puo
essere eseguita perché ad una fase placeholder non e stata assegnata nessuna istanza di unita.
Nota: il tempo di attesa viene avviato solo quando viene attivata una fase placeholder.

Per ricevere una notifica a Runtime:

1. nell'Editor, configurare il tempo di attesa nella proprieta Classe di unita/Tempo di attesa per
assegnazione istanza della fase della classe di unita.
Nota: questa proprieta e disponibile solo per le fasi delle classi di unita, non per le fasi delle
istanze di unita.

2. Configurare la reazione Superato tempo massimo di attesa per assegnazione di istanza (A
pagina: 52).

Durante I'esecuzione della ricetta, poi, si verifichera un errore se alla fase placeholder non ¢ stata
assegnata nessuna istanza di unita allo scadere del tempo di attesa impostato.

8.10.3.9 Esci dalla fase

E possibile uscire da una fase durante la sua esecuzione. In questo caso, |'esecuzione prosegue dopo la
fase in questione, ignorando i passi di quest ultima ancora in attesa. E possibile uscire da una fase solo
in modalita manuale. Se si vuole, si puod anche configurare una condizione nella proprieta Condizioni
stato transizione/Condizione di uscita dell'Editor.

E possibile uscire da una fase quando quest'ulima ha i sequenti stati:
» Inesecuzione

Sospensione in corso

In pausa

Interrompi

Interrotto

v v v Vv v

Riawvia

Quando la fase riceve il comando di uscita, il passo di esecuzione corrente viene interrotto, ed inizia
immediatamente il processo di analisi della Condizione di uscita. Se quest’ultima e soddisfatta, il
sistema fa si che I'oggetto ripassi allo stato /n esecuzione:

»  Riawia: Il normale processo viene ripreso a partire dal passo In attesa fino a che la ricetta
non sia in stato,/n esecuzione". Questo significa: nessuno dei passi fra l'inizializzazione
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dell’'uscita dalla fase e In attesa fino a che la ricetta non sia in stato,,/n esecuzione" verranno
esequiti.

» In esecuzione: Il normale processo viene ripreso dopo la fase, oppure la fase attende che la
condizione Mettere in pausa venga soddisfatta.

Dal momento dell'inizio della verifica per uscire da una fase, non viene piu controllata nessuna
condizione transiente. La verifica della Condizione di uscita viene interrotta solo in caso di passaggio
allo stato Arresta o Annulla.

Comportamento in caso di uscita dalla fase a seconda dello stato:

» Uscita dalla fase a partire dallo stato Fermare oppure Fermato:
con il ritorno allo stato In esecuzione, viene eseguito un restart solo internamente. | dati di
esecuzione sull‘'oggetto vengono mantenuti. Questo vale anche se viene eseguito un restart
durante il processo di verifica della Condizione di uscita.

» Uscita dalla fase se lo stato della ricetta non e In esecuzione o Riavviare:
Se c’e uno stato diverso, dopo che la condizione e stata soddisfatta, il sistema continua ad
attendere finché lo stato della ricetta non e cambiato, passando a In esecuzione oppure
Riavviare. Questo consente di uscire anche con diversi stati della ricetta. .
Esempio: La ricetta ha lo stato Fermato. Per una fase viene eseguita |'azione Uscita. Poi la fine
dell’uscita verra raggiunta solamente quando l'utente esegue un comando globale Riavvio.
Questo consente di uscire quando la ricetta ha lo stato Fermato senza dover utilizzare |l
normale meccanismo per un restart.

¥|nfo

Se si verifica un errore della comunicazione con il PLC mentre € in corso il
processo di uscita, il sistema sospende la verifica della condizione di uscita
finché I'errore di comunicazione non viene risolto.

SOPPRESSIONE DELLE REAZIONI DURANTE L'USCITA

Mentre e in corso il processo di uscita da una fase, la maggior parte degli eventi di cambiamento di
stato e di modalita vengono soppressi. La verifica della Condizione di uscita ha la priorita e |l
cambiamento di stato viene eseguito anche senza controllo della condizione. Un’eccezione e costituita
dagli stati Arresta e Annulla, e da "Termina Runtime " avviato e Restart Runtime, perché hanno un grado
di priorita maggiore a Uscita dalla fase. Questi eventi vengono inizializzati, come anche I'evento per
Variabile collegata in errore.

8.10.3.10 Restart - Fase

Le fasi possono essere riavviate. In questo caso, tutti gli oggetti attivi collegati vengono disattivati, anche
sequenze parallele combinate. Una fase esegue sempre solo una serie di eventi per Attivazione, Start e
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completato, indipendentemente dal numero dei restart. Gli eventi gia eseguiti verranno ignorati in caso
di un restart. Le condizioni transienti vengono controllate solo dopo I'evento Start.

DISATTIVAZIONE

In linea di principio, tutti gli oggetti attivi vengono disattivati al momento del restart di una fase; tuttavia,
solo se sono collegati. Gli oggetti attivi isolati non vengono disattivati.

SUCCESSIONE DI DISATTIVAZIONE

La disattivazione parte dall’'oggetto attivo da piu lungo tempo. Questo oggetto viene riattivato anche
dopo il restart. Quando viene disattivato, questo oggetto disattiva anche tutti i rami con i quali esso puo
stabilire un collegamento tramite un oggetto attivo.

RAMO ISOLATO

Un ramo e isolato quando non e collegato tramite un oggetto attivo ad un altro ramo. La disattivazione
awviene sempre fra rami collegati. Finché un oggetto non ha lo stato completato, non esiste nessun
collegamento attivo con I'oggetto successivo.

RESTART DI FASI SELEZIONATE

E possibile selezionare e riavviare una o pil fasi. Se si selezionano pili fasi, queste devono trovarsi in
rami separati.

Nel ramo selezionato, il sistema esegue un restart dell’'oggetto piu vecchio. In questo modo verranno
disattivati tutti gli oggetti attivi nei rami collegati.

RESTART GLOBALE

Con il "restart globale" vengono riavviate tutte le fasi. Il restart viene eseguito per 'oggetto attivo piu
vecchio e tutti gli oggetti attivi collegati vengono disattivati. Tutti gli oggetti attivi rimanenti si trovano in
un ramo isolato. Anche in questo caso verra riavviato I'oggetto piu vecchio finché non saranno presi in
considerazione tutti gli oggetti attivi.

8.10.3.11Scrittura sicura dei parametri di comando

Il trasferimento dei parametri di comando (parametri iniziali e parametri di setpoint) sul PLC avviene in
modo sicuro. E possibile configurare un timeout nell’Editor.

PROCEDURA

Per quello che riguarda il trasferimento dei parametri di comando, vale quanto segue:
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1. Il sistema attende finché tutti i parametri da scrivere in modo inverso non abbiano ricevuto un
valore.

» Se cio non e possibile entro il tempo di attesa configurato, vengono effettuati 3 tentativi.

» Secisono ancora parametri senza valore, non viene trasferito nessun parametro,
nemmeno quelli con un valore.

2. Se tutti i tentativi non vanno a buon fine, viene inizializzato I'evento Parametro di comando
senza valore.

3. | parametro di comando vengono trasferiti.
4. | valori effettivi vengono confrontati con i valori trasferiti.

Dopo il trasferimento dei valori, i parametri vengono riletti. Se, allo scadere del tempo di attesa
impostato, i valori letti non corrispondono ai valori trasmessi, tutti i parametri vengono trasferiti
nuovamente. Ci sono al massimo tre ripetizioni

5. Se la scrittura sicura non riesce, viene inizializzato I'evento Errore di comunicazione. Questo
significa:
» L'errore deve essere confermato (se configurato di conseguenza).
» Lafase deve essere riportata allo stato "In esecuzione”.
»  La scrittura viene riawviata in corrispondenza di “Continua”.
» Incaso di “Riawia”, I'esecuzione della fase viene riavviata.

6.  Mentre viene eseqguito il procedimento di scrittura sicura, la procedura di elaborazione puo
essere messa in pausa, fermato ecc. usando comandi. Se la fase € nello stato /In pausa e poi si
continua, anche la scrittura viene riavviata. In questo caso, vengono ricalcolati anche i valori da
invertire per un parametro di comando da commutare.

7. Si puo anche saltare la scrittura dei parametri di comando.

8. Se sitermina il Runtime mentre e in corso la scrittura dei parametri di comando, questi ultimi
verranno scritti un’altra volta al riavvio del Runtime. | parametri da commutare vengono
determinati nuovamente.

La durata, I'ora di inizio e I'ora di fine della scrittura vengono visualizzate nel tooltip della fase.

CONFIGURAZIONE DEL TEMPO DI ATTESA

Per configurare il tempo di attesa per la scrittura sicura:
1. Nelle proprieta del modulo Batch Control, passare al gruppo Generale/Scrittura sicura

2. Inserire il tempo di attesa desiderato nella proprieta Timeout per la scrittura sicura.
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*¥Info
Questo tempo include tutte le operazioni di attesa dell'intero processo di
scrittura:

» Attesa di ottenere valori per tutti i parametri da trasferire.

» Attesa della conferma di trasferimento dei parametri.

» Attendere la lettura delle variabili.

Se si utilizza il valore predefinito di 20 secondi, tutti i processi di attesa devono
essere completati positivamente entro 20 secondi. Se il tempo di attesa e scaduto
senza un risultato positivo, la scrittura viene riavviata.

MODIFICA DI VALORE DURANTE L'ESECUZIONE

| parametri di comando possono essere modificati e inviati al PLC tra I'inizio della scrittura e la verifica
riuscita dell'interblocco di ingresso o della condizione di fase completata. | valori modificati possono
essere inviati immediatamente o collettivamente.

Per modificare i valori durante I'esecuzione di una fase:

1. Nell'Editor, attivare la proprieta Valori parametro modificabili durante I'esecuzione della
fase.

2. Decidere se i valori devono essere trasferiti immediatamente, o collettivamente dopo conferma.

TRASFERIRE | VALORI IMMEDIATAMENTE

Per trasferire i valori immediatamente:
1. Nella fase, passare al gruppo di proprieta Modifica di valore durante I'esecuzione.

2. Attivare la checkbox (segno di spunta) della proprieta Inviare immediatamente modifiche di
valore per i parametri.
Questo disattiva automaticamente la proprieta Tempo di attesa per la conferma della
modifica di valore.

3. Configurare gli eventi richiesti:

» Parametro iniziale modificato durante ['esecuzione

»  Parametro di setpoint modificato durante il processo
»  Scrittura dei parametri iniziali modificati completata
4

Scrittura dei parametri di setpoint modificati completata

Le variazioni di valore non devono essere confermate a Runtime. Se una fase si trova nel passaggio di
elaborazione corrispondente (controllo dell'interblocco d’ingresso o controllo della condizione di fase
completata), i valori modificati dei parametri iniziali o dei parametri di setpoint vengono trasmessi
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immediatamente dopo la modifica. In caso di una nuova scrittura, nel tooltip vengono visualizzati un
simbolo e le informazioni corrispondenti.

TRASFERIRE | VALORI COLLETTIVAMENTE

| valori modificati possono anche essere inviati collettivamente e manualmente al PLC cliccando su un
pulsante.
Per trasferire i valori collettivamente:

1. Nella fase, passare al gruppo di proprieta Modifica di valore durante I'esecuzione.
2. Disattivate la proprieta Inviare immediatamente modifiche di valore per i parametri

3. Configurare la proprieta Tempo di attesa per la conferma della modifica di valore.
In questo modo si determina quanto tempo puo trascorrere tra la prima modifica di un
parametro e il trasferimento dei valori tramite clic su un pulsante a Runtime. Trascorso il tempo
di attesa, viene attivato un evento corrispondente. Questo indica all'operatore che i valori
modificati non sono ancora stati trasmessi.
Il valore 0 significa: nessun tempo di attesa.

4. Configurare gli eventi richiesti:

Parametro iniziale modificato durante l'esecuzione
Parametro di setpoint modificato durante il processo
Scrittura dei parametri iniziali modificati completata
Scrittura dei parametri di setpoint modificati completata

Tempo di attesa per la conferma della modifica del valore dei parametri iniziali superato

v v Vv Vv v v

Tempo di attesa per la conferma della modifica del valore dei parametri di setpoint superato

5. Progettare nellimmagine il pulsante Conferma le modifiche.
Nota: se i valori dei parametri vengono modificati durante I'esecuzione della ricetta, viene segnalato da
un simbolo visualizzato presso la fase. Finché i valori modificati non sono stati confermati tramite il

pulsante Conferma le modifiche, essi non saranno applicati alle variabili. Cid puo portare al blocco
dell'esecuzione della fase.

FUNZIONAMENTO A RUNTIME

Nella scrittura dei parametri si tiene conto dell'impostazione della proprieta Valori parametro
modificabili durante I'esecuzione della fase.

Se una fase e ancora in fase di validazione mentre viene eseqguita, i valori dei parametri possono essere
modificati indipendentemente dall'impostazione di questa proprieta.

Impostazione della checkbox Valori parametro modificabili durante I'esecuzione della fase:

> Attiva:
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» Elenco dei parametri nell'immagine: La Keyboard viene aperta. sono possibili modifiche
nella finestra di dialogo per la modifica dei parametri.

» Finestra di dialogo "Modifica fase”: sono possibili modifiche nella finestra di dialogo per la
modifica dei parametri.

» Non attiva:

» Elenco dei parametri nell'immagine: la Keyboard non viene aperta. la finestra di dialogo per
la modifica dei parametri e protetta da scrittura.

» Finestra di dialogo "Modifica fase”: la finestra di dialogo per la modifica dei parametri e
protetta da scrittura.

8.10.3.12 Termine e riavvio dl Runtime

AZIONI IN CASO DI RIAVVIO

Possono essere predefinite le azioni da eseguire nel caso in cui il Runtime venga riavviato dopo essere
stato chiuso. Queste azioni possono essere definite per:

» Riavvio dopo arresto corretto del Runtime

» Riavvio dopo errore di sistema

Per ciascuna delle due proprieta e possibile selezionare una delle seguenti azioni:
» Ferma ricetta: dopo il riawio del Runtime, l'intera ricetta viene interrotta.
»  Ricetta in pausa: dopo il riavvio del Runtime,  l'intera ricetta viene messa in pausa.

»  Mantieni stato di ricetta: dopo il riavvio del Runtime, la ricetta viene impostata sullo stesso stato
di prima della chiusura del Runtime.

MODIFICA DI STATO

Al riawvio, si tenta di eseguire la modifica di stato configurata. Questo e possibile solo se anche il
comando corrispondente € eseguibile. Lo stato ripartenza per ricetta e fase viene trattato come /In
esecuzione. Questo significa:

» Viene impostato in pausa per: in esecuzione, messa in pausa e ripartenza.

» Viene impostato Fermato per: in esecuzione, messa in pausa, in pausa, in corso e ripartenza.

Le condizioni transitorie non vengono controllate e gli eventi non vengono impostati. Questo permette
di allineare lo stato della ricetta allo stato dell'impianto senza dover inviare eventi al sistema per il
cambio di stato.
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FILE IMMAGINE

Al momento della chiusura del Runtime viene creato un file di immagine (A pagina: 267) (Image) delle
ricette in esecuzione. Questo file contiene le immagini dei REE, la successione delle assegnazioni e tutte
le reazioni necessarie al riawvio.

ASSEGNAZIONI

Dopo il riawvio, le assegnazioni corrispondono allo stato prima del termine. Il sistema salva i dati relativi
a chi ha occupato un’unita e chi ha forzato assegnazioni (e in quale  successione). Se una ricetta non
puo essere riavviata (ad esempio perché la validazione non e riuscita), le assegnazioni per questa ricetta
vengono rimosse.

REAZIONI

Le reazioni inizializzate dal processo sono incluse nell'immagine (Image) quando si verificano. Vengono
poi eseguite dopo il riavvio del REE. Questo garantisce che la reazione venga sempre eseguita nella sua
interezza, o prima della creazione del file immagine, o dopo il riavvio.

La reazione Termina Runtime viene sempre eseguita e non puo mai essere inclusa nell'image.

SCRITTURA SINCRONA

Il REE gestisce le conferme per tutte le variabili i cui setpoint devono essere impostati in modo sincrono.
Il timeout viene definito mediante l'intervallo di tempo entro il quale il Runtime deve chiudersi. Il timeout
ricomincia da zero ad ogni conferma di scrittura. Questo riavvio viene registrato nel file LOG.

Le variabili che non hanno accesso a nessun driver vengono sempre inviate senza conferma, anche se
viene richiesta una conferma in scrittura. | driver interni non supportano la conferma di scrittura.

ASSEGNARE | PARAMETRI

Poiché anche tutti i driver vengono awviati all'avvio del Runtime, potrebbero non essere ancora in grado
di fornire un valore valido se questo ¢ richiesto quando il Runtime viene riavviato. L'aggiornamento del
valore non e atteso al riavvio. Cio non garantisce che il valore venga trasferito come previsto. Se non &
disponibile nessun valore, viene utilizzato il valore di sostituzione.

Il sistema attende i valori di driver interni a condizione che questi siano disponibili entro due cicli.

RILEVAMENTO DI EVENTUALI ERRORI DI COMUNICAZIONE

Al riavvio viene inoltre eseguito anche un controllo per rilevare eventuali errori di comunicazione, se &
stato configurato (A pagina: 356).
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8.11 Gestione delle ricette

A Runtime, l'intera gestione delle ricette avviene grazie a una o piu immagine di tipo Batch Control.
Adottando le impostazioni di filtro adeguate, si possono ottenere delle visuali gia filtrate per ricette
master e/o ricette di controllo.

Nell'immagine ci sono diversi elementi di controllo (pulsanti, liste, Editor) che servono a svolgere diversi
compiti e operazioni. L'immagine puo essere progettata in modo tale che sia suddivisa in tre aree
principali, che possono essere (almeno in parte) configurate e utilizzate in modo completamente
indipendente 'una dall’altra:

»  Area ricette master (A pagina: 290): Consiste di una lista e di pulsanti di gestione. Quest’area
puo essere usata in modo completamente indipendente.

»  Arearicette di controllo (A pagina: 296): Consiste di una lista e di pulsanti di gestione.
Quest’area puo essere usata solo in combinazione con la Lista delle ricette master, perché si
deve selezionare prima una ricetta master perché possano essere visualizzate nella lista le
ricette di controllo appartenenti a questa ricetta master.

» Editor delle ricette: A seconda del tipo di ricetta impostata, si utilizza I'Editor PFC (A pagina: 175)
oppure |'Editor matrice (A pagina: 214).
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8.11.1 Gestione delle ricette master

LISTA E FORMATTAZIONE DELLA LISTA

Lista ricette master In questa lista possono essere visualizzate tutte le ricette master. E
possibile limitare il numero delle ricette visualizzate applicando un
filtro.

Il filtro puo essere configurato gia nell'Editor di zenon, in fase di
impostazione della funzione di cambio immagine (A pagina: 89). E
possibile eseguire un‘operazione di filtro anche a Runtime. Le
impostazioni di filtro definite a Runtime non vengono salvate.
Questo significa che, alla riapertura dell'immagine, bisognera
inserire di nuovo i filtri da applicare. E possibile definire criteri di
filtro stabili solamente in fase di configurazione nell’Editor di zenon.

Tutti i comandi sono possibili anche nei menu contestuali della lista.
| comandi di gestione della lista possono essere aperti
nell'intestazione della lista stessa, mentre quelli per la gestione delle
ricette, invece, possono essere aperti in fase di modifica di una o piu
ricette.

Le ricette contenute nella lista non possono essere modificate
direttamente nella lista stessa. Rinominare una ricetta, oppure
cambiare la descrizione o lo stato di una ricetta e possibile
solamente usando i comandi corrispondenti.

Suggerimenti per una configurazione ottimale della lista:

Si puo modificare I'aspetto della lista, sia dal punto di vista grafico
che da quello dei contenuti:

» Contenuti: Si puo scegliere quali colonne devono essere
visualizzate (A pagina: 122); il formato delle colonne stesse (A
pagina: 126) (larghezza, orientamento, Header) puo essere
modificato e si puod impostare una funzione di filtro (A
pagina: 94). Queste impostazioni possono essere modificate
sie nell’Editor che a Runtime.

» Dal punto di vista grafico: Nell'Editor (impostazioni della
lista) si trova un’ampia gamma di possibilita per impostare
I"'aspetto grafico della lista, nelle aree Visualizzazione, Barre
di scorrimento e Riempimento. Grazie a queste proprieta
e possibile configurare le liste in modo tale che possano
essere usate anche mediante gesti touch. Tramite la
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proprieta A capo automatico, a Runtime si possono
visualizzare nelle liste anche testi lunghi articolati in piu righe.
L'altezza delle righe deve essere adeguata manualmente.

» Se sidesidera modificare una lista direttamente sullo
schermo, attivare la funzionalita Multi-Touch.
Per informazioni piu dettagliate sull’argomento, si prega di
consultare il capitolo Configurare interazioni.

AZIONI PER LA GESTIONE DELLE LISTE

Azione Descrizione

Selezione colonne per ricette  Apre una finestra di dialogo per definire quali colonne devono
master... essere visualizzate (A pagina: 122).
Attenzione: queste modifiche verranno ignorate quando
I'immagine verra aperta di nuovo. Una configurazione
permanente & possibile solo nell’Editor di zenon.

Imposta colonne per ricette  Apre una finestra di dialogo per modificare le impostazioni delle
master... colonne (A pagina: 126).
Attenzione: queste modifiche verranno ignorate quando
I'immagine verra aperta di nuovo. Una configurazione
permanente e possibile solo nell’Editor di zenon.
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AZIONI PER LA GESTIONE DELLE RICETTE

Azione Descrizione

Nuova ricetta master... Crea una nuova ricetta master, completamente vuota, nello stato
modificabile. Viene visualizzata la finestra di dialogo (A pagina:
170) che consente di inserire un nome univoco e una descrizione
libera. Anche nella rete di zenon viene eseguita una verifica
dell'univocita del nome della ricetta.

A seconda del tipo di licenza di cui si dispone, c’e anche la
possibilita di selezionare il tipo di ricetta: ricetta-matrice (A
pagina: 214) o ricetta PFC (A pagina: 174). Se solo uno di questi
due tipi di ricetta e consentito dalla licenza di cui si € in possesso,
questo tipo sara impostato in modo fisso dal sistema. Il tipo di
ricetta selezionato non potra essere modificato in seguito.

Quando si crea una ricetta master, viene generato un
inserimento nella CEL.

Crea nuova versione Le ricette master possono essere versionate. Viene creata una
copia di una ricetta rilasciata o obsoleta. Questa copia € in
modalita di modifica e le viene assegnato un numero di versione
univoco. La nuova ricetta puo essere modificata, ma non
rinominata. Le singole versioni, compresa la ricetta sorgente
stessa, possono essere cancellate.

Duplica ricetta master Attivo solamente se e stata selezionata una sola ricetta.
Crea una copia della ricetta selezionata. Per la creazione della
copia si usa la versione salvata sul disco fisso. Se si sta
modificando questa ricetta su un altro computer, ma le
modifiche non sono state ancora salvate, queste ultime non
verranno tenute in considerazione nella creazione della copia.
Viene aperta la finestra di dialogo che consente di assegnare alla
ricetta un nome univoco e una descrizione.
La copia della ricetta riceve automaticamente lo stato
modificabile e puo essere dunque modificata.

Quando si duplica una ricetta, viene generato un inserimento
nella CEL.
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Azione Descrizione

Elimina ricetta master Cancella definitivamente le ricette selezionate. Se la ricetta e
aperta nell’Editor di un altro PC, verra chiusa automaticamente.
E possibile cancellare solo se non esiste nessuna ricetta di
controllo che si basa su questa ricetta master. Prima dovranno
essere cancellate tutte le ricette di controllo.
Quelle ricette che vengono eseguite in modalita test (stato della
ricetta master: verifica in esecuzione), non potranno essere
cancellate. Prima le si dovra completare, fermare o terminare.

In tutti quei casi in cui ricette non devono essere assolutamente
cancellate (per es. nei settori regolati dalla normativa FDA), si
consiglia di non progettare questo pulsante, oppure di
configurare un Livello di autorizzazione corrispondente.
Quando si cancella una ricetta, viene creato un inserimento nella

CEL.
_Esporta selezione in XML Esporta la ricetta master selezionata in un file XML.
Importa XML Importa il file XML selezionato come ricetta master.
Configura ricetta master Attivo solo se e stata selezionata solo una ricetta master.

Viene aperta la finestra di dialogo per assegnare un nome
univoco e una descrizione.

Le ricette possono essere rinominate solo se hanno lo stato
modificabile.

Usare questa funzione anche per modificare la descrizione della
ricetta master.

Quando si rinomina una ricetta, viene generato un inserimento
nella CEL.

Apri ricetta master Apre le ricette master selezionate nell’Editor delle ricette, a
condizione che nellimmagine esista I'elemento Editor ricette.
Ogni ricetta master selezionata verra aperta in una scheda a
parte dell’Editor delle ricette.

Rilascia ricetta master Modifica lo stato delle ricette master selezionate a Rilasciata. Si
puo rilasciare solamente delle ricette prive di errori. Se nel
processo di convalida (A pagina: 258) vengono rilevati degli
errori, si dovra prima correggerli.

Solo quelle ricette che hanno lo stato Modalita test e modificabile
pOssoNo essere rilasciate.

Le ricette rilasciate non possono essere piu modificate. Si
possono creare ricette di controllo solo da ricette rilasciate.
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Azione Descrizione

Per i dettagli relativi allo stato, si prega di consultare il capitolo
Tipi di ricette e stato delle ricette (A pagina: 169)

Quando si rilascia una ricetta, viene generato un inserimento
nella CEL.

Testa ricetta master Madifica lo stato delle ricette master selezionate a Modalita test.
Solo le ricette prive di errori possono essere impostate nella
modalita test. Se nel processo di convalida (A pagina: 258)
vengono rilevati degli errori, si dovra prima correggerli.

Le ricette che si trovano in modalita di test possono essere
eseguite, ma non possono essere piu modificate. Per i dettagli
relativi allo stato, si prega di consultare il capitolo Tipi di ricette e
stato delle ricette (A pagina: 169).

Modifica ricetta master Modifica lo stato delle ricette master selezionate a Modificabile.
Quando le ricette hanno questo stato, possono essere modificate
completamente.

Solo le ricette in Modalita testpossono essere impostate di nuovo
a Modlficabile.

Imposta ricetta master come  Modifica lo stato della ricetta a obsoleta. La ricetta non puo
obsoleta essere piu né modificata, né rilasciata. Non e possibile creare una
ricetta di controllo sulla base di questa ricetta.

Nuova ricetta di controllo... Apre la finestra di dialogo (A pagina: 241) che consente di
inserire un nomMe univoco e una descrizione per la ricetta di
controllo. Anche nella rete di zenon viene eseguita una verifica
dell'univocita del nome della ricetta. Il nome deve essere univoco
solamente all'interno della ricetta master. Ricette di controllo che
si basano su ricette master diverse, possono avere lo stesso
nome. L'univocita all'interno del modulo Batch Control viene
ottenuta referenziando sempre il nome della ricetta master e
quello della ricetta di controllo.

Quando si crea una ricetta di controllo, viene generato un
inserimento nella CEL.
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AZIONI PER POPOLARE LA LISTA DELLE RICETTE DI CONTROLLO

Poiché ogni ricetta di controllo puo essere eseguita una sola volta, si deve presumere che ci siano molte
ricette di controllo. Poiché ogni ricetta di controllo deve essere aperta sul disco fisso quando viene
caricata nella lista, non e consigliabile visualizzare tutte le ricette di controllo. Pertanto, le ricette di
controllo non vengono aperte automaticamente per impostazione predefinita. Le si deve aprire
manualmente e mediante filtri:

1. Impostare le opzioni di filtro appropriate.
Selezionare le ricette master desiderate.

Cliccare sul pulsante Visualizza ricette di controllo correlate in un elenco.

oW

Nella lista delle ricette di controllo verranno visualizzate le ricette di controllo corrispondenti al
filtro e alla selezione.

Ricette di controllo Apre le ricette di controllo in corso di esecuzione. Stato ricetta di
attualmente in esecuzione controllo: In esecuzione

Ricette di controllo preparate  Apre le ricette di controllo preparate per I'esecuzione. Stato
ricetta di controllo: Preparata

Ricette di controllo Apre le ricette di controllo gia eseguite. Stato ricetta di controllo:
completate Completata

Ricette di controllo obsolete  Apre le ricette di controllo contrassegnate come obsolete.
Stato ricetta di controllo: Obsoleta

Visualizza ricette di controllo  Visualizza tutte le ricette di controllo che si basano sulla ricetta
correlate in un elenco master selezionata e che corrispondono ai criteri di filtro
impostati.
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8.11.2 Gestione delle ricette di controllo

LISTA E FORMATTAZIONE DELLA LISTA

Lista ricette di controllo In questa lista possono essere visualizzate tutte le ricette di
controllo. E possibile limitare il numero delle ricette visualizzate
applicando un filtro.

Di default questa lista € sempre vuota. Per popolare questa lista:
» Sidevono selezionare ricette master.

» Sidevono settare i filtri
Ricette di controllo attualmente in esecuzione,
Ricette di controllo predefinite e
Ricette di controllo completate
(configurazione della funzione di cambio immagine).

» Sideve premere il pulsante Visualizza nella lista le ricette di
controllo associate.

Oltre ad applicare i filtri citati sopra, si puo filtrare anche la lista
stessa. Il filtro puo essere configurato gia nell'Editor di zenon, in
fase di impostazione della funzione di cambio immagine (A pagina:
89). E possibile esequire un’operazione di filtro anche a Runtime. Le
impostazioni di filtro definite a Runtime non vengono salvate.
Questo significa che, alla riapertura dell'immagine, bisognera
inserire di nuovo i filtri da applicare. E possibile definire criteri di
filtro stabili solamente in fase di configurazione nell’Editor di zenon.

Tutti i comandi sono possibili anche nei menu contestuali della lista.
| comandi di gestione della lista possono essere aperti
nell'intestazione della lista stessa, mentre quelli per la gestione delle
ricette, invece, possono essere aperti in fase di modifica di una o piu
ricette.

Le ricette della lista non possono essere modificate direttamente
nella lista stessa. Rinominare una ricetta, cambiarne la descrizione,
oppure avviare una ricetta e possibile solamente usando i comandi
corrispondenti.

Suggerimenti per una configurazione ottimale della lista:

Si puo modificare I'aspetto della lista, sia dal punto di vista grafico
che da quello dei contenuti:

» Contenuti: Si puo scegliere quali colonne devono essere
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visualizzate (A pagina: 122); il formato delle colonne stesse (A
pagina: 126) (larghezza, orientamento, Header) puo essere
modificato e si puo impostare una funzione di filtro (A
pagina: 94). Queste impostazioni possono essere modificate
sie nell'Editor che a Runtime.

» Dal punto di vista grafico: Nell'Editor (impostazioni della
lista) si trova un’ampia gamma di possibilita per impostare
I"aspetto grafico della lista, nelle aree Visualizzazione, Barre
di scorrimento e Riempimento. Grazie a queste proprieta
e possibile configurare le liste in modo tale che possano
essere usate anche mediante gesti touch. Tramite la
proprieta A capo automatico, a Runtime si possono
visualizzare nelle liste anche testi lunghi articolati in piu righe.
L'altezza delle righe deve essere adeguata manualmente.

Se si desidera modificare una lista direttamente sullo schermo,
attivare la funzionalita Multi-Touch.

Per informazioni piu dettagliate sull'argomento, si prega di
consultare il capitolo Configurare interazioni.

AZIONI PER LA GESTIONE DELLE LISTE

Azione Descrizione

Selezione colonne per ricette
di controllo...

Formatta colonne per ricette
di controllo...

Apre una finestra di dialogo per definire quali colonne devono
essere visualizzate (A pagina: 122).

Attenzione: queste modifiche verranno ignorate quando
I'immagine verra aperta di nuovo. Una configurazione
permanente e possibile solo nell’Editor di zenon.

Apre una finestra di dialogo per modificare le impostazioni delle
colonne (A pagina: 126).

Attenzione: queste modifiche verranno ignorate quando
I'immagine verra aperta di nuovo. Una configurazione
permanente e possibile solo nell’Editor di zenon.

AZIONI PER LA GESTIONE DELLE RICETTE

Azione Descrizione

Duplica ricetta di controllo

Attivo solamente se e stata selezionata una sola ricetta.
Crea una copia della ricetta selezionata. Per la creazione della
copia si usa la versione salvata sul disco fisso. Se si sta
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Azione Descrizione

modificando questa ricetta su un altro computer, ma le
modifiche non sono state ancora salvate, queste ultime non
verranno tenute in considerazione nella creazione della copia.
Viene aperta la finestra di dialogo che consente di assegnare alla
ricetta un nome univoco e una descrizione.

La copia della ricetta riceve automaticamente lo stato Preparata
e puo essere dunque modificata o avviata. Lo stato di
esecuzione (A pagina: 271) del duplicato viene settato su
automatico.

Quando si duplica una ricetta, viene generato un inserimento
nella CEL.

Elimina ricetta di controllo Cancella definitivamente le ricette selezionate. Se la ricetta e
aperta nell’Editor di un altro PC, verra chiusa automaticamente.
Cancellare e possibile solo se tutte le ricette selezionate non
sono in esecuzione (stato ricetta di controllo: In esecuzione).
Prima le si dovra completare, fermare o terminare.

In tutti quei casi in cui ricette non devono essere assolutamente
cancellate (per es. nei settori regolati dalla normativa FDA), si
consiglia di non progettare questo pulsante, oppure di
configurare un Livello di autorizzazione corrispondente.
Quando si cancella una ricetta, viene creato un inserimento nella
CEL.

Configura ricetta di controllo  Attivo solo se & stata selezionata solo una ricetta di controllo.
Viene aperta la finestra di dialogo per assegnare un nome
univoco e una descrizione.

Le ricette possono essere configurate solo se hanno lo stato
preparata.

Con questa funzione e anche possibile modificare la descrizione
della ricetta di controllo.

Apri ricetta di controllo Apre le ricette di controllo selezionate nell’Editor delle ricette, a
condizione che nellimmagine esista I'elemento Editor ricette.
Ogni ricetta di controllo selezionata verra aperta in una scheda a
parte dell’Editor delle ricette.

Awvia ricetta di controllo Awvia le ricette di controllo selezionate nella modalita di
esecuzione impostata. Le ricette vengono eseguite
automaticamente sul server. Non e necessario che la ricetta sia
aperta nell’Editor delle ricette.
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8.11.3 Importare ricette

Quando si importa una ricetta da un file XML, verra visualizzata la seguente finestra di dialogo in caso
siano rilevati conflitti di nomi:
Opzioni di importazione

Attenzione: & gia presente una ricetta con questo nome.

Mome ricetta master: Muova ricetta master {v1)

Si desidera

(®) creare una nuova ricetta

._) sovrascrivere ricetta esistente
() Crea nuova versione ricetta

Esegui questa operazione per tutti i conflitti successivi

Selezionare in questa finestra di dialogo il modo in cui si intende procedere:

Parametro Descrizione

Nome ricetta master/ricetta di Nome della ricetta gia usato.
controllo/ricetta parziale

Creare una nuova ricetta Crea una nuova ricetta con questo nome e
incrementa il numero di versione che si trova alla
fine del nome.

Sovrascrivere la ricetta esistente Sovrascrive la ricetta esistente con questo nome.

Creare una nuova versione della ricetta.  Crea una nuova versione della ricetta con questo
nome.

Nota: attivo solamente se ¢é stata selezionata
I'opzione Attiva versionamento nell'Editor
(proprieta del modulo Batch Control, gruppo
Versionamento). E

Esegui questa operazione per tutti i L'opzione selezionata verra applicata a tutti i
conflitti successivi conflitti di nome rilevati. Il numero di questi conflitti
e visualizzato tra parentesi.

Numero delle ricette che verranno Numero delle ricette contenute nel file XML
importate da file XML selezionato.

Numero delle ricette contenute nel file XML
selezionato.

299 | 359



Parametro Descrizione

Ignora Ignora l'importazione della ricetta visualizzata al
momento.
OK Accetta la seleziona e visualizza le opzioni per il

prossimo conflitto di nomi, oppure chiude la
finestra di dialogo.

Annulla Annulla I'azione e chiude la finestra di dialogo.

Quando c’e un conflitto di nomi, e possibile che non siano disponibili tutte le opzioni di importazione;
questo dipende dallo stato della ricetta gia esistente:

Tipo di ricetta Stato della ricetta Opzioni possibili

esistente

Ricetta master  Modalita di editazione »  Creare una nuova ricetta
P Sovrascrivere la ricetta esistente
» Creare una nuova versione della ricetta.
Rilasciata » Creare una nuova ricetta
» Creare una nuova versione della ricetta.
Obsoleta » Creare una nuova ricetta
» Creare una nuova versione della ricetta.
Ricetta di Preparata » Creare una nuova ricetta
controllo » Sovrascrivere la ricetta esistente
In esecuzione. » Creare una nuova ricetta
Completata » Creare una nuova ricetta
Ricetta parziale Modalita di editazione »  Creare una nuova ricetta

P Sovrascrivere la ricetta esistente
Rilasciata » Creare una nuova ricetta
Nota: non e possibile importare delle ricette di controllo in ricette master esistenti se il numero di

versione della ricetta master differisce. La ricetta master della ricetta di controllo da importare deve
sempre avere lo stesso numero di versione della ricetta master esistente.
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8.11.4 Salvataggio sul disco fisso e possibilita di backup

RICETTA MASTER

Ogni ricetta master ha un ID univoco con il quale viene salvato sul disco fisso con il suffisso file . MR, per
es.. IMR.

Ne consegue che ad ogni ricetta corrisponde un file. Si puo leggere I'ID della ricetta nella lista delle
ricette master. Procedura: visualizzare la colonna ID ricetta master.

La cartella per le ricette master € una sottocartella della Cartella Runtime:
\RT\FILES\zenon\system\BatchRecipes

Nella stessa cartella si trova il file Recipe.unique preposto alla gestione delle ricette. Quest’ultimo e
garanzia che i nomi ricetta siano univoci.

Nota: Quando si cancella una ricetta manualmente usando il file explorer (e dunque non a Runtime e al
di fuori del modulo Batch Control), bisogna cancellare il file Recipe.unique perché il suo contenuto sua di
nuovo corretto. Se, ad esempio, si cancella manualmente una ricetta di controllo, la relativa ricetta
master non potra piu essere cancellata nel modulo Batch Control perché la ricetta di controllo in quella
sede verra visualizzata come se esistesse ancora. Solo dopo una reinizializzazione del fileRecipe.unique
si potra cancellare la ricetta master.

BACKUP DI RICETTE MASTER

Si puo esequire in qualsiasi momento un backup dei file .MR (e dunque tutte le ricette master). Per farlo,
si puo usare la funzione Operazioni file .

RIPRISTINO DI RICETTE MASTER

Si dovrebbe eseguire un ripristino solamente nei casi strettamente necessari, perché in questa
operazione si perdono necessariamente dei dati attuali. Procedura:

1. Terminare il Runtime.
2. Salvare tutte le ricette master esistenti.

3. Rinominare il file Recipe.unique o cancellatelo. Questo file verra generato di nuovo
automaticamente dai file .MR al momento dell’apertura del Runtime.

4. Ripristinare i file .MR da un backup precedente.

5. Riawviare il Runtime.

RICETTE DI CONTROLLO

Ogni ricetta di controllo ha un ID univoco con il quale viene salvato sul disco fisso con il suffisso file
.CR, per es.: 9.CR.
Ne consegue che ad ogni ricetta corrisponde un file. Si puo leggere I'ID della ricetta nella lista delle
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ricette di controllo. Procedura: visualizzare la colonna ID ricetta di controllo. Le ricette di controllo si
basano sempre su una ricetta master e, percio, sono sempre assegnate a questultima. Le serie di
numeri ID sono sempre univoche solo in riferimento alla ricetta master che ¢ alla base delle ricette di
controllo.

Esempio: la ricetta master con I'ID 9 ha ricette di controllo con I'lD 7 e 2. Anche la ricetta master con
I'ID 70 ha ricette di controllo con I'lD 7 e 2.

Per questo motivo, ogni ricetta master ha una sottocartella in cui sono salvate le ricette di controllo. |l
nome della cartella e sempre: ID Ricetta master >.crd. Nel nostro esempio, dunque, c’e la cartella 9.crd
conifile 1.CR e 2.CR, ela cartella 710.crd con i file  1.CR e 2.CR.

Le cartelle per le ricette di controllo sono delle sottocartelle della Cartella Runtime:
\RT\FILES\zenon\system\BatchRecipes\. Le singole cartelle per le ricette di controllo vengono create in
questa cartella. In ogni cartella per le ricette di controllo si trova il file Recipe.unique. Quest'ultimo e
garanzia che i nomi ricetta siano univoci.

BACKUP E RIPRISTINO DI RICETTE DI CONTROLLO

Procedere come nel caso delle ricette master; I'unica differenza e che si deve eseguire un backup di tutti
i file .CR e della relativa struttura di cartelle. Quando si esegue il ripristino, bisogna cancellare tutti i file
Recipe.unique. Anche questi verranno ripristinati automaticamente.

8.12 Sincronizzazione Runtime ed Editor

Le configurazioni eseguite nell’Editor e nel Runtime di zenon vengono controllate e sincronizzate
secondo determinate regole, in determinati momenti.

VERIFICA DELLE MODIFICHE NELLEDITOR.

Durante il caricamento, l'apertura, la duplicazione o il rilascio di una ricetta, il sistema controlla se la
configurazione di unita, classi di unita, fasi, ecc. e stata modificata nell'Editor. Se viene rilevata una
modifica, quest’ultima viene applicata nell'oggetto a cui e assegnata la funzione modificata. Le
impostazioni sovrascritte a Runtime vengono mantenute. Le ricette modificate vengono contrassegnate
mediante un asterisco (*) nel nome della ricetta.

La ricetta viene analizzata anche durante il ricaricamento.

Nota: vengono aggiornate solo le ricette master che sono in modalita di modifica o di test. Le ricette
master attualmente in esecuzione non vengono aggiornate fino a quando I'esecuzione non e completa.
Le ricette master rilasciate e le ricette di controllo non vengono aggiornate.
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AAttenzione

Le modifiche apportate alle fasi nell'Editor vengono applicate senza un
messaggio di avviso quando una ricetta viene rilasciata a Runtime. Per tutti i dati
che non vengono sovrascritti a Runtime, I'Editor e il sistema principale.

SINCRONIZZAZIONE DELLE FASI

La modifica delle fasi e dei loro parametri & possibile in livelli successivi:
» Nell’Editor di zenon
» Alivello di classi di unita (opzionale)
» Alivello di unita o istanze di unita
» Alivello di strategie di controllo (opzionale)
»  Nel Runtime di zenon
» Alivello di modello di ricetta parziale (opzionale)
» Alivello diricetta master

» Alivello diricetta di controllo

Durante I'instanziazione, vengono usati sempre i dati del livello immediatamente superiore. Anche la
sincronizzazione e la comparazione nelle finestre di dialogo di modifica si riferiscono sempre al livello
immediatamente superiore.

Per la sincronizzazione si tiene conto di fasi e di fasi placeholder.

SINCRONIZZAZIONE DELLE FASI

Origine dei dati per comparazione e sincronizzazione

Contesto chiamante

Posizione dell'oggetto che fornisce i dati di confronto.

Fase di una classe di unita nell’'Editor = Nessun dato comparativo.
di zenon

Fase di un‘unita nell'Editor di zenon ~ Nessun dato comparativo.

Fase di un‘istanza di unita nell’Editor ~ Fase configurata nella classe di unita.

di zenon

Strategia di controllo di una fase Fase a cui appartiene la strategia di controllo, o strategia di
nell'Editor di zenon controllo della fase nella classe di unita.

Ricetta master Fase o strategia di controllo configurata nell'Editor di

zenon.
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Contesto chiamante
Ricetta di controllo

Modello di ricetta parziale

Istanza di ricetta parziale nella ricetta

master

Istanza di ricetta parziale nella ricetta

di controllo

La fase della ricetta master.

Posizione dell'oggetto che fornisce i dati di confronto.

Fase o strategia di controllo configurata nell’Editor di

Zenon.

La fase del modello della ricetta parziale.

La fase dell'istanza di ricetta parziale nella ricetta master.

Per informazioni sull'origine dei dati di confronto, vedere i tooltip degli elementi di controllo per la

sincronizzazione.

SINCRONIZZAZIONE DELLE FASI PLACEHOLDER

Quando si passa alla modalita di test e quando si rilasciano ricette master, la configurazione corrente
dell'Editor di tutte le fasi e di tutte le fasi utilizzabili con placeholder viene salvata nella ricetta. Finché
questi dati memorizzati esistono, vengono utilizzati durante la sincronizzazione al posto della
configurazione dell'Editor. La seguente tabella mostra I'origine dei dati per confronto e sincronizzazione:

Contesto chiamante

Modello di ricetta
parziale

Ricetta master in
modalita di modifica

Ricetta master in
modalita di test

Ricetta di controllo

Modello di ricetta
parziale nell'host di
ricetta master in

Sincronizzazione:
1° componente

Editor fase della classe
di unita

Editor fase della classe
di unita o dell'istanza di
unita

Configurazione della
fase della classe di unita
o dell'istanza di unita
memorizzata nella
ricetta.

Fase corrispondente
nella ricetta master.

Fase corrispondente nel
modello di ricetta
parziale.

Sincronizzazione:
2° componente

X

X

Configurazione della
fase della classe di unita
o dell'istanza di unita
memorizzata nella
ricetta.

Editor fase della classe
di unita o dell'istanza di
unita

Le modifiche locali alla
fase nella ricetta master
vVengono prese in
considerazione durante
il merging.

Le modifiche locali alla
fase nel modello di
ricetta parziale
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Contesto chiamante Sincronizzazione: Sincronizzazione: Nota
1° componente 2° componente

modalita di modifica. Vengono prese in
considerazione durante
il merging.
Modello di ricetta Fase corrispondente nel  Configurazione della Le modifiche locali alla
parziale nell'host di modello di ricetta fase della classe di unita  fase nel modello di
ricetta master in parziale. o dell'istanza di unita ricetta parziale
modalita di test memorizzata nella VENgono prese in
ricetta. considerazione durante
il merging.
Modello di ricetta Fase corrispondente nel ~ Configurazione della Le modifiche locali alla
parziale nell'host di modello di ricetta fase della classe di unita = fase nel modello di
ricetta di controllo parziale dell'host di o dell'istanza di unita ricetta parziale dell'host
ricetta master. memorizzata nella di ricetta master
ricetta. vengono prese in
considerazione durante
il merging.

RICETTE E RICETTE PARZIALI

Viene eseguita la sincronizzazione quando:
»  Viene aperta una ricetta.
»  Viene esequito il reload di una ricetta.

»  Viene salvato un modello di ricetta parziale e, nel corso di questo processo, viene aperta una
ricetta che ha un’istanza di questo modello.

| valori in fasi e parametri corrispondono di default a quelli nei modelli e possono essere sovrascritti
localmente.

MODIFICHE A STRATEGIE DI CONTROLLO E ATTIVAZIONE DELLE STRATEGIE DI
CONTROLLO
Per le strategie di controllo (A pagina: 237), alla sincronizzazione si applica quanto segue:

» Durante la sincronizzazione delle ricette, le fasi con strategie di controllo attive vengono
aggiornate con le informazioni modificate (cambio nome, aggiunta di nuovi parametri, ecc.).

» Quando si attivano strategie di controllo per una fase nell'Editor, a Runtime la fase viene
impostata sullo stato in - cui nessuna strategia e attiva. Deve essere selezionata una strategia di
controllo prima che la ricetta possa essere testata o rilasciata.
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» Quando si disattivano strategie di controllo di una fase nell’Editor, dopo la sincronizzazione la
fase contiene la completa configurazione attuale della fase stessa. In questo update vengono
scartate tutte le modifiche apportate alla fase nella ricetta.

9 Comportamento in rete

Il modulo Batch Control e perfettamente compatibile per un uso in rete con tecnologia client/server. Cio
significa che le ricette batch possono essere create, duplicate, modificate, cancellate ecc. su un client. La
completa gestione delle ricette, pero, avviene sempre sul server. Per il resto tutto il processo di controllo
(le operazioni di avvio, messa in pausa, fine ecc. di una ricetta) puo essere gestito da un client. Sono
possibili anche cambi di modo e operazioni manuali come salta.

AAttenzione

II'modulo Batch Control non supporta la ridondanza. Non c'e sincronizzazione
sul Server-Standby. Quando il server smette di funzionare, le ricette batch in
esecuzione non vengono proseguite sullo Standby! Non & inoltre possibile
avviare ricette mentre il server 2 configurato ¢ il server principale del processo.

Quando si usa il modulo Batch Control in rete, vale quanto segue:

ASSEGNAZIONE

L'assegnazione forzata puo avvenire sia dal server che dal client.

FUNZIONI

Le funzioni vengono eseguite sempre sul server.

FASI

P  Modifica di fasi in ricette master:

» Modalita di modifica: le modifiche vengono eseguite localmente sul client.
Se, durante la modifica, la ricetta viene salvata su un altro computer in rete, la
configurazione attuale va persa. In questo caso verra visualizzato un messaggio
corrispondente e la finestra di dialogo di modifica verra chiusa. | nuovi dati saranno
visualizzati dal server.

» Modalita test le modifiche vengono esequite sul server.
» Ricetta di controllo: le modifiche vengono eseguite sul server.

»  Seuna ricetta viene salvata in rete, tutti i client che la usano vengono aggiornati.
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» Se una ricetta viene aperta su un client, viene visualizzata sempre la versione attuale del server,
anche se li non e stata ancora salvata.

» Se una ricetta viene cancellata su un computer, viene visualizzato un messaggio su tutti i
computer che hanno aperto questa ricetta; questo messaggio informa che la ricetta € stata
cancellata.

MODALITA

» Il cambio della modalita (automatica, semi-automatica, manuale) puo essere eseguito dal server
e dal client.

» Jumps e avanzamenti step by step in una ricetta possono essere eseguiti sia dal server che dal
client

RELOAD

Le modifiche delle ricette non salvate sul client possono essere sovrascritte durante il reload.

RICETTA

» Lericette possono essere avviate e gestite dal server zenon o dai client zenon.

» Sein una ricetta vengono modificati i parametri mentre la ricetta stessa viene salvata su un altro
client zenon, la maodifica verra rifiutata e non eseguita.

»  Una ricetta master puo essere modificata sul client zenon mentre sul server zenon passa in
modalita test e viene inviata al client zenon. In questo caso vengono applicate le modifiche
salvate per ultime. Questo significa: se il client zenon salva per ultimo, la ricetta passa di nuovo
alla modalita di modifica. Se € lo zenon server a salvare per ultimo, la modifica eseguita dallo
zenon client viene rifiutata e la ricetta si trova in modalita test.

» Sesiverifica un errore di comunicazione durante la cancellazione di una ricetta o di un modello
ricetta parziale, la cancellazione verra rifiutata e verra visualizzato un relativo messaggio di
errore.

WEB CLIENT

Con un Web Client standard:

v v v Vv

Le impostazioni per griglia e colori possono essere modificate.
Non si possono creare o modificare ricette.
La dimensione dell'area di modifica non puo essere cambiata.

Nella barra degli strumenti vengono disattivati tutti i simboli non consentiti; non sara dunque
possibile selezionare gli oggetti corrispondenti.
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Queste limitazioni non valgono per il Web Client PRO.

9.1 Ridondanza

Ilmodulo Batch Control di CD_PRODUCTNAME > non supporta la ridondanza. Per le reti che adottano |l
meccanismo della ridondanza, questo significa che:

P Quando il server smette di funzionare, la ricetta si trova in uno stato indefinito.
La ricetta non continua ad essere eseguita sullo Standby Server.

» Quando poi il Server-Standby passa a svolgere il ruolo di server primario, accade quanto
segue:

» Le ricette master possono essere riportate in modalita di modifica e cancellate.
Queste modifiche verranno poi accettate sul server originario, quando tornera a
funzionare.

» Lericette di controllo non possono essere né modificate, né eseguite.
»  Sul Server-Standby non sono possibili i comandi "Awvia", "Mettere in pausa" o altri comandi.

» Se non si madifica la ricetta sul Server-Standby, questa riprende ad essere eseguita
normalmente non appena il server e di nuovo online.

10 Autorizzazioni funzioni

E possibile prevedere che I'utente debba essere in possesso di determinate autorizzazioni per poter
eseguire delle modifiche nell’Editor e/o nel Runtime. Il sistema visualizzera un avviso ogni volta che si
prova ad eseguire delle azioni di gestione per le quali non si hanno i diritti corrispondenti. Eccezione:
non viene visualizzato nessun avviso durante la modifica.

Quando ad un utente manca |'autorizzazione funzioni necessaria:
» A Runtime: non gli sara consentito eseguire le corrispondenti funzioni.

» Nell'Editor: le barre degli strumenti e i menu contestuali dei moduli corrispondenti saranno
visualizzate in color grigio (disattivate).

Per gli utenti esiste la possibilita di registrarsi temporaneamente per eseguire delle azioni che richiedono
delle autorizzazioni particolari. | dettagli a questo proposito si trovano nel capitolo Login permanente e
temporaneo del manuale Gestione user.

Informazioni dettagliate sulle singole autorizzazioni funzioni si trovano nel manuale dedicato alla
Gestione user, soprattutto nel capitolo Autorizzazioni funzioni.

Note:

»  Queste autorizzazioni sono disponibili solamente se si dispone di una licenza per il Batch
Control sul PC in questione.

308 | 359



» Leistanze ricetta parziale utilizzano sempre i diritti utente della ricetta in cui sono incorporate.

11 Reporting

Con il Report Viewer integrato in zenon si possono creare report relativi alla configurazione delle ricette.

Quando si passa ad un‘immagine di tipo Report Viewer:
» Sipossono filtrare le ricette (A pagina: 309)
» Sipossono creare i Dataset per i report relativi al Batch Control:

Ricetta master

Ricetta di controllo

Immagini ricetta

Struttura matrice

Struttura PFC

Fasi

Parametro

Transizioni

Assegnazione unit

v v Vv Vv Vv VvV VvV VvV Vv v

Istanze Operation

11.1 Batch Control: filtro ricetta

Quando si passa ad un‘immagine di tipo Report Viewer, e possibile impostare un filtro per le ricette dal
modulo Batch Control. Per filtrare per ricette:

1. Nel cambio immagine, aprire la scheda Definizione report.
2. Passare all’area Filtro

3. Nellarea Filtro specifico per modulo, cliccare su Filtro ricette: Filtro di ricetta:
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Si aprira la finestra di dialogo che consente di configurare il filtro.

Filtro...
Filtro ricette Batch Control
Applica filtro ricette a
() ricetta master Annulla
(®) Ricetta di controllo
Guida

Impostazioni filtro ricetta
[ selezione dela lista ricette dallimmagine di controlla Batch richiamata

ricetta master

Mome con Wildcards W
Versione

Tutt W
Stato ricetta master

Rilasdiata o obsoleta W
Filtra risultati per

Solo ID pitl vecchi W

Ricetta di controllo

Mome con Wildcards W
Stato ricetta di controllo

Tutt W
Filtra risultati per

Solo ID pitl vecchi W

APPLICA FILTRO RICETTE A

Opzione Descrizione

Applica filtro ricette a Selezione del tipo di ricetta a cui deve essere applicato
il filtro:

» Ricetta master

» Ricetta di controllo
Ricetta master Attiva: si filtra per ricette master.
Ricetta di controllo Attiva: sifiltra per ricette di controllo.

Nota: devono essere selezionate anche le ricette
master corrispondenti. Se non viene selezionata
nessuna ricetta master per la ricetta di controllo, a
Runtime il filtro non potra trovare le ricette cercate.

Suggerimento: se la ricetta master non e nota, si
consiglia di utilizzare placeholder per filtrare tutte le
ricette master.
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IMPOSTAZIONI FILTRO RICETTA

Opzione Descrizione

Impostazioni filtro ricetta Opzioni per il filtro ricette

Selezione della lista ricette » Attiva: durante il Runtime, viene usata la prima
dall'immagine di controllo Batch ricetta selezionata dell'immagine Batch, da cui
richiamata viene aperta I'immagine report viewer.

Impostazioni individuali in questa finestra di
dialogo non sono disponibili.

» Non attiva: le impostazioni di filtro vengono
modificate individualmente facendo uso di
questa finestra di dialogo.

Ricetta master Parametro per la selezione della ricetta di controllo.
Selezione dal menu a tendina:

»  Nome con Wildcard:
Nel campo di inserimento si puo digitare un
nome con un placeholder. Il sistema filtra sulla
base di questo nome.

»  Nome da variabile;
Il nome della ricetta master viene definito a
Runtime da una variabile. Cliccando sul pulsante
... Si apre la finestra di dialogo che consente di
selezionare una variabile.

» IDdalla variabile: _
L'ID della ricetta master viene definito a Runtime
da una variabile Cliccando sul pulsante ... si apre
la finestra di dialogo che consente di selezionare
una variabile.

Version Selezione della versione (A pagina: 224) dal menu a
tendina.

»  Tutte:
La specifica della versione viene ignorata e viene
utilizzata qualsiasi versione trovata.

»  Versione prefissata:
Il sistema filtra utilizzando come criterio la
versione inserita in questo campo.
Versione piu alta possibile: 4294967295

»  Versione da variabile:
La versione della ricetta master e definita a
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Opzione Descrizione

Runtime da una variabile. Fare clic sul pulsante
... per aprire la finestra di dialogo per la
selezione di una variabile.

»  Solo versione piu vecchia:
Viene utilizzata solo la ricetta con il numero di
versione piu vecchio.

» Solo la versione piu recente:
Viene utilizzata solo la ricetta con il numero di
versione piu recente.

» Default: Tutte

Stato ricetta master Stato della ricetta. Selezione dal menu a tendina,
dipendente dal tipo di filtro:

Filtro per ricette master:
» Tutte
» Modalita di editazione
» Rilasciata
» modalita test
»  Verifica in esecuzione
» Terminato con errore

» Obsoleta

Filtro per ricette di controllo:
» Rilasciata o obsoleta
» Rilasciata

» Obsoleta

Filtra risultati per Definizione di quale ID fra quelli contenuti nella lista a
cascata deve essere selezionato quando si filtra per
nomi.

» Solo I'ID piu vecchio

» Solo I'ID piu recente

Visto che si puo usare un report solamente per una
ricetta, non & possibile effettuare un filtro per "tutte le
ricette”.

Ricetta di controllo Parametro per la selezione della ricetta di controllo.
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Opzione Descrizione

Selezione dal menu a tendina:

»  Nome con wildcard
Nel campo di inserimento si puo digitare un
nome con un placeholder. Il sistema filtra sulla
base di questo nome.

»  Nome dalla variabile___
Il nome della ricetta di controllo viene definito
da una variabile a Runtime. Cliccando sul
pulsante ... si apre la finestra di dialogo che
consente di selezionare una variabile.

» D dalla variabile
L’ID della ricetta master viene definito a Runtime
da una variabile Cliccando sul pulsante ... si apre
la finestra di dialogo che consente di selezionare
una variabile.
Il sistema puo trovare esattamente una sola
ricetta se il valore della variabile al momento
dell’esecuzione & un ID valido di una ricetta di
controllo.

» Job ID dalla variabile:
Trova le ricette di controllo che hanno il Job ID
indicato in questa sede. Si puo collegare ogni
tipo di variabile. Il valore viene convertito
automaticamente in STRING.
Nota: se la variabile non contiene nessun
valore, nessun report verra inviato al Report

Viewer.
Stato ricetta di controllo Selezione dello stato della ricetta dal menu a tendina.
» Tutte

» Preparata

» Inesecuzione

» Completata

» Terminato con errore

» Obsoleta

Filtra risultati per definite quale ID fra quelli disponibili nella lista a
cascata deve essere selezionato quando si filtra sulla
base di nomi o job ID.
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Opzione Descrizione

OK

Annulla

Guida

» Solo I'ID piu vecchio

» Solo ID piu recenti

Riprende tutte le modifiche, crea filtri e chiude il
dialogo.

Annulla tutte le modifiche in tutte le schede e chiude la
finestra di dialogo.

Apre la guida online.

Nota: selezione variabile tramite nome o ID: per la selezione di variabili sulla base di nome o ID,

pOsSsoNo

essere scelte rispettivamente variabili numeriche e variabili stringa. | tipi di dato vengono

convertiti nella forma rispettivamente corretta.

12 Ed

itor delle formule

L'Editor delle formule si attiva sempre automaticamente ogni volta che e richiesto l'inserimento o la

modifica di una formula. Soprattutto i caso di:
Editor:

» Proprieta delle fasi.

» Condizioni di interblocco

» Condizione di fase completata

» Condizioni stato transizione

»  Condizioni per il rilevamento di errori di comunicazione ed errori PLC.
Runtime:

» Condizione di fase completata e interblocchi in caso di modifica di una fase.

4

Modifica di transizioni.
¥Info

Se si cancella |a fase referenziata nella formula e si inserisce una nuova fase, gli
operandi vengono riassegnati per le transizioni. Per poter riassegnare gli operandi,
e necessario inserire nuovamente la stessa fase. | parametri di un‘altra fase non
verranno collegati automaticamente.
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INSERIRE UNA FORMULA

Sono consentiti | seguenti inserimenti:
» Costante in cifre decimali.
»  Numeri esadecimali se sono preceduti da una x.
» Punto come separatore decimale; a questo proposito si applica quanto segue:

» Lavirgola viene sostituita automaticamente da un punto: se si digita 23,000, I'inserimento
verra convertito in 23.000.

» Gl zeri come cifre decimali vengono rimossi: se si digita 23.000, I'inserimento verra
convertito in 23.

r ~
Condizicne ﬁ
Parametri
W o Bit23 - Aggiungi
@ Bit24
@ Bit26
@ Bit 28
@ Bit29
@ Bit30
@ Bit31 E
)« Bit di stato
i Valore -
Operatori logic Sintassi

AND H NOT H OR H XOR ‘

Operatori Bit a Bit e di confronto

e JL ]

> )= I =
L= JL= |
Condizione
(X01.28 ==3)
I Copia H Incolla ‘
o) [n ]
Lista parametri Lista dei parametri che possono essere utilizzati per la formula.

Ogni voce e composta da:
» Un nodo principale con la denominazione del parametro
» Unvalore.
» Uno stato.

» | bit di valore e di stato.

Un simbolo collocato sul nodo principale indica se si tratta di un
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Parametro Descrizione

parametro di comando o Return/PLC Sync.

Nella formula viene usato il nome breve all'inizio della
denominazione del parametro.

Aggiungi Apre la finestra di dialogo per aggiungere un parametro (A pagina:
319). Si applica quanto segue:

» E possibile aggiungere i sequenti parametri: parametri
numerici, binari e parametri di durata. | valori della durata
sono convertiti in secondi.

»  Per le condizioni della fase possono essere utilizzati solo i
parametri creati per queste.

» | parametri possono anche essere aggiunti piu volte.

Sostituisci Consente di sostituire un parametro. Facendo clic sul pulsante si
apre la finestra di dialogo per aggiungere un parametro (A pagina:
319).

» Il nuovo parametro selezionato sostituisce quello evidenziato.

»  Facendo clic sul pulsante Nessuna selezione, il parametro
evidenziato viene cancellato dall'elenco.

Il nome breve rimane invariato durante la sostituzione.

Elimina Cancella il parametro evidenziato. Per poter cancellare un
parametro:

» La formula deve essere corretta.

» |l parametro selezionato non deve essere utilizzato nella
formula.
Operatori logici | pulsanti degli operatori logici vengono utilizzati per inserire gli

operatori nella formula.

AND 'AND' logico

OR 'OR' logico

XOR "EXCLUSIVE OR' logico
NOT Negazione

Sintassi

| tasti operatore inseriscono la stringa visualizzata nella formula.

( Apri parentesi.
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Parametro Descrizione

)

Operatori Bit a Bit e di

confronto

&

Condizione

Copia

Inserisci

OK

Annulla

¥|nfo

Chiudi parentesi.

e
0

Maggiore di

Maggiore o uguale a

Minore di

Minore o uguale a

Uguale

Minore o maggiore

Configurazione e visualizzazione della formula.

Copia l'intera formula.
» Tutti i parametri configurati dell’albero dei parametri.

» Formula dal campo di inserimento.

Inserisce una formula presa dagli appunti. Tutti gli elementi
precedentemente configurati vengono cancellati e sostituiti dalla
formula copiata.

Quando si copiano le formule tra le fasi, il sistema cerca di risolvere
gli operandi usando i loro nomi. Per i parametri non trovati,
vengono creati degli inserimenti non validi nella lista degli operandi.
Il punto in cui vengono utilizzati nella formula rimane invariato.

Accetta la formula e chiude la finestra di dialogo.
La formula deve essere corretta.

Elimina tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

E possibile inserire fino a 99 parametri in una formula. Da X01 a X99. La
lunghezza della formula non deve superare i 4096 caratteri.
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IL SIGNIFICATO DEI BIT:

Parametro Descrizione

Bit di valore Sono disponibili 32 bit di valore (da 0 -31). Descrivono il valore del
parametro bit per bit. Per i parametri binari e rilevante solo il bit 0, per
SINT e UNSINT i bit 0-7 ecc...

Bit di stato Sono disponibili i bit di stato piu comuni. La definizione esatta e
spiegazioni sull’'uso dei bit di stato si trovano nella Lista dei bit di stato.

Valore e Stato Nelle formule, tutti i valori (bit di valore e bit di stato) vengono considerati
come valori binari e possono poi essere collegati tramite gli operatori
logici AND, oppure OR, e mediante altre espressioni logiche.
Un’eccezione e costituita dal valore totale e dallo stato complessivo. In
questo caso, per poter ottenere un'espressione booleana, deve essere
anzitutto eseguita un‘operazione OR  bit a bit con valore complessivo e
una costante. A questo scopo si usa l'operatore &.

Se questa operazione restituisce il valore 0 (FALSE), si ottiene il valore
binario 0 (FALSE), altrimenti 7 (TRUE).

Esempio: si veda il capitolo Esempio collegamento OR a bit

Nota: | bit di stato NORM e N_NORM sono disponibili solo nell'Editor delle formule, e non possono
essere configurati tramite lo stato.

¥Info

Le formule con valori X binari e collegamento bit a bit possono essere usate con un
massimo di 2 valori binari. Se sono necessari piu valori, il collegamento deve avvenire
senza valori binari X.

Esempio:

X01.Value & X02.Value -> ¢ possibile

X01.Value & X02.Value & X03.Value -> non e possibile
Ma:

X01.00 AND X02.00 AND X03.00 AND X04.00 AND X05.00 -> & possibile
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12.1 Aggiungere parametri

Quando si clicca sul pulsante Aggiungi nell’Editor delle formule (A pagina: 314), si apre la finestra di
dialogo per selezionare i parametri che devono essere utilizzati per una formula.

[ Selezione - Parametri
= pace: 71176) Mome # | Descrizions Tipo | Parametro tipo ... | Variabile
Parametri 2 Valore Binaric | <Messur
Parametri 1 Iniziale Binaric | <Messur
Parametri 3 Feedback Binaric | <Messur
< >
0/0/0 ||Filtro esteso Progettazione impiantg
Messuna selezione Annulla Guida
Parametro Descrizione
Lista progetti Visualizzazione del progetto attivo. Si possono selezionare sempre

solo quei parametri che sono stati creati nel progetto attivo per la
fase da configurare.

Lista parametri Lista dei parametri disponibili per |a fase selezionata.

Il parametro viene aggiunto quando lo si seleziona e si clicca sul
pulsante OK, oppure quando si esegue un doppio clic sul parametro
stesso.

Nessuna selezione Cancella il parametro gia impostato. Rilevante solamente in caso di
sostituzione di parametri.

Il parametro verra cancellato dalla lista dell’Editor delle formule
cliccando sul pulsante Nessuna selezione a condizione che |l
parametro sia evidenziato nell'Editor delle formule e si apra questa
finestra di dialogo cliccando sul pulsante Sostituisci .

In caso di sostituzione, la denominazione breve rimane la stessa.

OK Aggiunge i parametri selezionati alla lista parametri della formula e
chiude la finestra di dialogo.
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Parametro Descrizione

Annulla Rifiuta le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

Guida Apre la guida in linea.

12.2 Lista dei bit di stato

Stato utente 1, o tipo di azione  _VSB_ST_M1
"Blocco" nel modulo

"Comandi", oppure Service

Tracking

(Main.chm::/IEC850.chm::/11728

1.htm) del driver IEC 850.

1 M2 Stato utente 2 _VSB_ST M2
2 M3 Stato utente 3 _VSB_ST_M3
3 M4 Stato utente 4 _VSB_ST_M4
4 M5 Stato utente 5 _VSB_ST_M5
5 M6 Stato utente 6 _VSB_ST_M6
6 M7 Stato utente 7 _VSB_ST_M7
7 M8 Stato utente 8 _VSB_ST M8
8 NET_SEL Seleziona nella rete _VSB_SELEC
9 REVISION Revisione _VSB_REV
10 PROGRESS Direzione _VSB_DIREC
11 TIMEOUT Comando Runtime exceeded _VSB_RTE
(command runtime exceeded)
12 MAN_VAL Valore manuale _VSB MVALUE
13 M14 Stato utente 14 _VSB_ST_14
14 M15 Stato utente 15 _VSB_ST_15
15 M16 Stato utente 16 _VSB_ST_16
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main.chm::/IEC850.chm::/117281.htm
main.chm::/IEC850.chm::/117281.htm

Interrogazione generale _VSB_GR
17 SPONT Spontaneo _VSB_SPONT
18 INVALID Non valido _VSB_I_BIT
19 T STD_E Orario standard (ora solare) _VSB_SUWI
esterno

Attenzione: fino alla versione
7.50, questo era il bit di stato

T_CHG_A
20 OFF Spento _VSB_N_UPD
21 T_EXTERN Real time - time stamp esterno  _VSB_RT_E
22 T_INTERN Time stamp interno _VSB_RT_I
23 N_SORTAB Non ordinabile _VSB_NSORT
24 FM_TR Messaggio di errore Valore _VSB_DM_TR
trasformatore
25 RM_TR Messaggio default Valore _VSB_RM_TR
trasformatore
26 INFO Informazione della variabile _VSB_INFO
27 ALT_VAL Valore di riserva _VSB_AVALUE
28 RES28 Riservato a uso interno _VSB_RES28
(lampeggio allarmi)
29 N_UPDATE Non aggiornato (rete di zenon) _VSB_ACTUAL
30 T_STD Orario standard interno _VSB_WINTER
31 RES31 Riservato a uso interno _VSB_RES31
(lampeggio allarmi)
32 COT0 Cause of Trasmissions Bit 1 _VSB_TCBO
33 Ccom Cause of Trasmissions Bit 2 _VSB_TCB!
34 COT2 Cause of Trasmissions Bit 3 _VSB_TCB2
35 COT3 Cause of Trasmissions Bit 4 _VSB_TCB3
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37
38

39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50

51

52

53

54

55
56

coT4
COT5

N_CONF

TEST
WR_ACK
WR_SUC
NORM
N_NORM
BL_870
SB_870
NT_870
OV_870
SE_870
T_INVAL
CB_TRIP

CB_TR_I

OR_DRV

T_UNSYNC

PR_NR

RES55

RES56

Cause of Trasmissions Bit 5
Cause of Trasmissions Bit 6

Conferma negativa del
comando dal dispositivo (IEC
60870 [P/N])

Test-Bit (IEC 60870 [T])
Conferma di scrittura

Scrittura eseguita con successo
Stato normale

Normal deviation

IEC 60870 Status: blocked

IEC 60870 Status: substituted
I[EC 60870 Status: not topical
IEC 60870 Status: overflow

IEC 60870 Status: select

Time stamp esterno non valido
Intervento sezionatore rilevato

Rilevamento di intervento
sezionatore disabilitato

Valore fuori intervallo di validita
(OR_DRV)

ClockNotSynchronized (IEC
61850)

Non registrato nel process
recorder

riservato

riservato

_VSB_TCB4

_VSB_TCB5

_VSB_PN_BIT

_VSB_T_BIT
_VSB_WR_ACK
_VSB_WR_SUC
_VSB_NORM
_VSB_ABNORM
_VSB_BL_BIT
_VSB_SP_BIT
_VSB_NT_BIT
_VSB_OV_BIT

_VSB_SE_BIT

non definito
non definito

non definito

non definito

non definito

non definito

non definito

non definito
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RES57 riservato non definito
58 RES58 riservato non definito
59 RES59 riservato non definito
60 RES60 riservato non definito
61 RES61 riservato non definito
62 RES62 riservato non definito
63 RES63 riservato non definito

¥|nfo

Nelle formule sono disponibili tutti i bit di stato. Per altri usi, i bit di stato
possono essere disponibili solo in forma ridotta.

Per i dettagli relativi all’elaborazione degli stati, si prega di consultare il capitolo Elaborazione stato.

12.3 Operatori logici

Collegamenti logici: le variabili vengono analizzate solo per rilevare il valore logico '0'; se il valore non e
uguale a '0', viene considerato 1",

A differenza delle formule a bit, nel caso dei collegamenti logici I'area tecnica puo essere modificata da
un fattore di estensione -> diverso da '0' o '1'.

AND 'AND' logico

NOT Negazione

OR 'OR' logico

XOR "EXCLUSIVE OR' logico

Questa e la priorita degli operatori nel calcolo della formula:

1 & (operatore per formule a bit)
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NOT

AND

2
3
4

XOR/OR

¥ |nfo

E possibile collegare fino ad un massimo di 99 variabili in una formula. Da X071
fino a X99.

¥ Info

| bit di stato NORM e N_NORM sono disponibili solo nell'Editor delle formule, e
non sono configurabili mediante lo stato.

12.4 Formule a bit

Le formule bit hanno solamente uno stato logico low o high. A differenza delle formule logiche, il valore
non elaborato (raw value) e predefinito (0,7).

Operatore Descrizione

& AND

| OR

12.4.1 Esempio: operazione bit a bit OR

Si vuole verificare se e settato uno dei bit di stato utente 1-8 (M1 ... M8) della variabile X01.

FORMULA NORMALE:

X01.M1 OR X01.M2 OR X01.M3 OR X01.M4 OR X01.M5 OR X01.M6 OR X01.M7 OR X01.M8
Questa query puo essere semplificata tramite |'operazione bit a bit OR dello stato complessivo.
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OPERAZIONE BIT A BIT OR:
X01.Status & OxFF
La costante puo essere impostata in forma esadecimale, come descritto sopra.

OxFF  corrisponde al valore decimale 255; sono i primi 8 bit di stato (binario 11111111). Se uno di questi
bit e settato su 7, il risultato dell’'operazione bit a bit OR e 7 (True), altrimenti 0 O (False).

Se, per esempio, la query deve essere eseqguita per tutti i bit di stato utente fatta eccezione per I'M7,
I'espressione binaria corrispondente sarebbe: 101111711, Il bit 7 non e interessante, per questo e settato su
0. Questo corrisponde all’esadecimale OxBF. L'espressione per la formula sarebbe allora: X01.Status &
OxBF.

Invece di usare un‘operazione bit a bit OR con una costante, si pud anche confrontare direttamente il
valore con un numero decimale. Se il confronto restituisce un risultato sbagliato, si avra il valore binario
0 (False), altrimenti 7 (True).

Esempio:
si vuole verificare se un valore € uguale alla costante 202. La formula corrispondente e la seguente:
X01.value = 202

Se il valore corrisponde alla costante 202, il risultato di questo confronto e 7 (True), altrimenti O (False).

Nota: I'operazione bit a bit OR funziona con il carattere OR (]) in modo uguale a questo esempio.

12.5 Operatori di confronto

Gli operatori di confronto servono a confrontare direttamente due valori numerici. Il risultato di questo
confronto e visualizzato in forma di stato binario. "0" se la condizione non & soddisfatta, e "7" se la
condizione e soddisfatta.

Operatore Descrizione
<
>

Minore
Maggiore
<= Minore uguale
>= Maggiore uguale
= Uguale a
<> Diverso da

A sinistra e a destra di un operatore di confronto devono esserci un valore (totale) o uno stato (totale);
non si possono usare bit singoli con questi operatori di confronto.
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A destra dell'operatore di confronto ci puo essere anche una costante.

Nell’elemento combinato, queste costanti vengono inserite come valori esadecimali o valori decimali.
Quando si clicca sul pulsante OK, i numeri esadecimali vengono convertiti automaticamente in numeri
decimali. Esempio: 0x64 corrisponde al valore numerico 700.

Nota: |'elemento combinato non e disponibile nel modulo Batch Control.
BEsempio

X01.valore >= X02.valore
Il risultato & "1" se il valore di XO1 e maggiore o uguale al valore di X02

X0l.valore = Ox64
Il risultato e "1" se il valore di XO1 corrisponde esattamente al valore numerico100

(= hex 0x64)
(XO1.valore = 0x64) OR (XO1.valore = 0x65)

Il risultato e "1" se il valore di XO1 corrisponde esattamente al valore numerico
100 0 101 (= hex 0x64 e hex 0x65)

12.6 Esempi di formule

SEMPLICE CONGIUNZIONE LOGICA AND FRA DUE VALORI BIT
B Esempio
Formula: X01.03 AND X02.03

Questa formula restituisce il risultato “TRUE" quando il Bit 3 della variabile 7 e il Bit 3 della variabile 2
hanno entrambi il valore 7.

CONFRONTARE VALORE O STATO DI UNA VARIABILE
B Esempio

(X0T.valore> X02.valore)
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COMPARARE CONFRONTI FRA DI LORO SU BASE LOGICA
B Esempio

(XO1.valore> X02.valore) AND (X01.valore = X02.valore)

CONFRONTI CON BIT DI VALORE E BIT DI STATO
B Esempio

(X01.valore> X02.valore) AND (X01.valore = X02.valore ) OR (X01.03 = X02.03)

CONFRONTARE UN VALORE CON UN VALORE DECIMALE O ESADECIMALE
B Esempio
Formula: (XO1.valore = 111)

Formula: (XO1.valore = Ox6F)

Se si usa un valore esadecimale, quest’ultimo viene convertito poi in un numero decimale quando si
clicca su OK. Se si inserisce un valore decimale e si conferma l'inserimento, questo valore sara
visualizzato come valore decimale anche al momento della riapertura.

¥ |nfo

Non e possibile usare una virgola o un punto quando si inseriscono i numeri.

13 Esportazione/Importazione

Tavolozze di colori possono essere esportate in file XML, o importate da file XML.
Beim Export werden auch Aggregatsklassen, Aggregatsinstanzen und Grundfunktionen fur Platzhalter
exportiert.

13.1 Editor

Alle Objekte im Editor kénnen in eine XML-Datei exportiert und aus dieser importiert werden. Import
und Export werden Uber das jeweilige Kontextment eines Knotens oder einer Liste gestartet.
Untergeordnete Objekte werden automatisch mitexportiert.
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REGOLE PER L'IMPORTAZIONE

Beim Import werden neue Objekte mit eigener ID neu angelegt. Colori gia esistenti vengono sovrascritti.
Dabei wird die bereits vorhandene ID verwendet.

Damit wird sichergestellt:
» Die Vererbung zwischen Klassen und Instanzen im Editor.

» Die korrekte Verknipfung von Batch-Rezepten in der Runtime zur Editorkonfiguration.

Wird eine Aggregatsklasse importiert, dann werden alle Instanzen dieser Klasse um jene Unterobjekte
erweitert, die neu dazu kommen. Das gilt auch fur Grundfunktionen in Aggregatsklassen.

IMPORT VON AGGREGATSINSTANZEN

Beim Import von Aggregatsinstanzen gilt:

»  Wird eine Aggregatsinstanz importiert, fur die es keine Klasse gibt, wird diese als normales
Aggregat importiert.

» Befinden sich in der Aggregatsklasse Unterobjekte, die in der XML-Datei nicht vorhanden sind,
bleiben diese Teil der Aggregatsinstanz.

» Befinden sich in der XML-Datei Unterobjekte, die von der Klasse geerbt wurden, in der Klasse
aber nicht vorhanden sind, werden diese Unterobjekte nicht importiert.

» Befinden sich in der XML-Datei lokale Unterobjekte, dann werden diese als lokale Objekte
importiert. Kommt es dabei zu einem Namenskonflikt, wird das lokale Objekt unter einem
anderen Namen importiert.

»  Wird eine Aggregatsinstanz oder eine Grundfunktion in einer Aggregatsinstanz importiert und
werden dabei Daten Uberschrieben, dann werden nur die lokalen Informationen aus der
XML-Datei und die Aggregatsklasse bertcksichtigt. Lokale Daten in der zu Uberschreibenden
Aggregatsinstanz gehen verloren. Damit werden zum Beispiel lokale Objekte, die in der
XML-Datei fehlen, geloscht.

»  Wird die Aggregatsklasse vor dem Import der Aggregatsinstanz modifiziert, dann gilt:
» Neu erzeugte Elemente sind auch in der eingefigten Instanz vorhanden.
» Geanderte Elemente werden auch in der eingefugten Instanz geandert.
»  Geloschte Elemente werden auch aus der eingefigten Instanz entfernt.
»

Lokale Daten der Aggregatsinstanz bleiben beim Einfligen oder Importieren erhalten.

AUSFUHRUNGSREIHENFOLGE REAKTIONEN

Spezielle Regeln beim Importieren der Ausfuhrungsreihenfolge:

» Die Ausfuhrungsreihenfolge einer Reaktion wird immer mitexportiert. Questo vale anche se la
posizione di esecuzione e stata spostata.
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»  Wurde die Ausftihrungsreihenfolge lokal nicht tberschrieben und sind in einer Klasse mehr
oder weniger Reaktionen eines Typs als in der XML-Datei vorhanden, dann werden alle lokalen
Reaktionsobjekte aus der XML-Datei in der Ausfuhrungsreihenfolge entsprechend nach vorn
oder hinten geschrieben. In questo caso vale quanto segue:

» Sie werden nach den geerbten Reaktionen eingefiigt.
» Die Reihenfolge der lokalen Reaktionen bleibt gleich.

»  Wurde die Ausftihrungsreihenfolge lokal Gberschrieben und sind geerbte Reaktionen in der
Klasse nicht mehr vorhanden, dann werden alle Reaktionen in der importierten Grundfunktion
bei gleichbleibender Reihenfolge nach vorn gereiht.

»  Wurde die Ausftihrungsreihenfolge lokal Gberschrieben und existieren in der Klasse Reaktionen,
die nicht Teil der XML-Datei sind, werden diese Reaktionen in der importierten Grundfunktion
in der Reihenfolge ans Ende angereiht. Die Reihenfolge der neuen Reaktionen zueinander
bleibt dabei gleich.

13.2 Runtime

A Runtime, e possibile utilizzare pulsanti configurabili per:
»  Esportare ricette master (A pagina: 170)
» Esportare ricette di controllo (A pagina: 240)
» Importare ricette da file XML

Funzioni per le ricette:

Le ricette possono essere esportate e importate utilizzando le seguenti funzioni:
» Esportare ricette Batch (A pagina: 132)
» Importa ricette Batch (A pagina: 139)

Per informazioni sulla struttura dei file XML, vedere Strutture XML:unita, fasi e ricette (A pagina: 329).

13.2.1 XML-Strukturen: unita, fasi e ricette.

XML-Struktur beim Export von Aggregaten, Aggregatsklassen, Grundfunktionen und Rezepten:
13.2.1.1 Proprieta generali delle ricette nel file XML.

PROPRIETA DELLE RICETTE MASTER.

Proprieta delle ricette master sono contenute anche nelle ricette di controllo esportate.
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m Proprieta Descrizione Possibile valore

Ricette

Mrid

MrName

MrDescription

MrVersion

MrSourceVersion

MrStatus

RecipeType

ApprovalTime

ApprovalUserNam
e

ApprovalUserlD

OutdatedTime

OutdatedUserNam
e

4
4
4
ID della ricetta master
corrispondente.
Nome della ricetta master
corrispondente.
Descrizione della ricetta
master corrispondente.
Versione della ricetta master
corrispondente.
Versione originale della
ricetta master.
Stato della ricetta master 4
corrispondente.
>
>
4
4
Tipo di ricetta. 4
>

Time stamp del rilascio della
ricetta master
corrispondente.

Nome dell’utente che ha
rilasciato la ricetta.

ID dell’'utente che ha
rilasciato la ricetta.

Tempo obsoleto per ricette.

Nome dell’'utente da cui la
ricetta & stata settata su

MasterRecipe
ControlRecipe

OperationTemplate

1: Modalita di
editazione

2: Rilasciata
3 modalita test

4: Verifica in
esecuzione

8: Obsoleta
Matrice

PFC

330 359



m Proprieta Descrizione Possibile valore

OutdatedUserIlD

Structure

"obsoleta".

ID dell’'utente da cui la

ricetta e stata settata su

"obsoleta".

Nodo per la struttura della

ricetta.

PROPRIETA DELLE RICETTE DI CONTROLLO.

Crid
CrName

CrDescription

CrStatus

CrJoblD
CrJoblDVar

CreationTime

CreationUserName

CreationUserlD

StartingTime

StartingUserName

StartingUserID

ID della ricetta di controllo.
Nome della ricetta di controllo.

Descrizione della ricetta di
controllo

Stato della ricetta di controllo.

Job ID della ricetta di controllo.
Variabile per il Job ID.

Time stamp della creazione
della ricetta di controllo.

Nome dell’'utente che ha creato
la ricetta di controllo.

ID dell’'utente che ha creato la
ricetta di controllo.

Time stamp dell’avwio della
ricetta di controllo.

Nome dell’'utente che ha
avviato la ricetta di controllo.

ID dell’'utente che ha avviato la
ricetta di controllo.

v v v Vv

Descrizione Possibile valore

2: Preparata

3: In esecuzione
4: Completata
7: Obsoleta
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PROPRIETA DELLE RICETTE PARZIALI

Proprieta Descrizione Possibile valore

Opld ID del modello di ricetta
parziale.

OpName Nome del modello di ricetta
parziale.

OpDescription Descrizione del modello di

ricetta parziale.

OpType Tipo della ricetta parziale. > Matrice
» PFC
OpStatus Stato del modello di ricetta » 1 Modalita di editazione
parziale. » 2 Rilasciata
ApprovalTime Time stamp del rilascio del

modello di ricetta parziale.

ApprovalUserName Nome dell’utente che ha
rilasciato il modello di ricetta
parziale.

ApprovalUserlD ID dell’'utente che ha rilasciato il

modello di ricetta parziale.

Structure Nodo per la struttura della
ricetta.

13.2.1.2 Proprieta matrice nel file XML.

STRUTTURA MATRICE

m Proprieta Descrizione Possibile valore

Structure
Column Numero di colonna > Tipo 1: Fase
nella ricetta matrice. »  Tipo 2 Ricetta parziale
ObjectName Nome della fase

collegata, o della
ricetta parziale
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m Proprieta Descrizione Possibile valore

Stepinfo

StepDescr

PROPRIETA DELLE CELLE MATRICE

Cell

CellActive

Chartid

Phase

ControlStrategy

collegata.

Numero di step nella
ricetta matrice.

Descrizione del
passo nella ricetta
matrice.

TRUE,se la cella matrice in
questa posizione e attiva.

ID della cella matrice.

Nodo delle proprieta per la
fase di una cella matrice. |
dettagli relativi si trovano nel
capitolo Proprieta generali (A
pagina: 342)

Nodo proprieta per la
strategia di controllo
utilizzata.

Nota: questa strategia di
controllo viene usata con una
fase in una cella matrice.

| dettagli relativi si trovano nel
capitolo Proprieta generali (A
pagina: 342)

»

m Proprieta Descrizione Possibile valore
»

Tipo 1: Fase

Tipo 2:
Ricetta
parziale

TRUE: cella
matrice
attiva

FALSE: cella
matrice non
attiva
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13.2.1.3 Proprieta PFC nel file XML.

STRUTTURA DELLA RICETTA PFC.

m Proprieta Descrizione Possibile valore

Structure
LastObijld Ultimo ID utilizzato della
ricetta PFC.
ColCount Numero delle colonne

nella ricetta PFC.

RowCount Numero delle righe nella
ricetta PFC.
CenterColOffset Coordinate di partenza

della colonna.

CenterRowOffset Coordinate di partenza
della riga.

PROPRIETA DELL'ELEMENTO.

m Descrizione Possibile valore

Chart-Objek Elemento per la ricetta > TYPE= T=Elemento
t PEC. iniziale

P TYPE= 2=Elemento
finale

TYPE= 3=Fase

TYPE= 4=Transizione
TYPE= 5=Inizio ramo
TYPE= 6=Fine ramo

TYPE= 7=Inizio
sequenza parallela
» TYPE= 8=Fine

sequenza parallela
» TYPE=

9=Assegnazione
unita

P  TYPE= 10=Ricetta

v Vv Vv Vv Vv
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m Descrizione Possibile valore

parziale
» TYPE=TI=Linea

b TYPE= 12=Jump
target

ELEMENTO INIZIALE

m Proprieta Descrizione Possibile valore

ChartObject Elemento per la ricetta TYPE=T
PFC.
Chartid ID dell’elemento nella
ricetta PFC.
ChartRow Coordinate riga

dell’elemento.

ChartCol Coordinate colonna
dell’elemento.

ELEMENTO FINALE

m Proprieta Descrizione Possibile valore

ChartObject Elemento per la ricetta TYPE= 2
PFC.
Chartld ID dell’elemento nella
ricetta PFC.
ChartRow Coordinate riga

dell’elemento.

ChartCol Coordinate colonna
dell’elemento.

FASE
odo —[propres | Descrone | posbleviore
ChartObject TYPE= 3
Chartid ID dell’elemento nella
ricetta PFC.
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m Proprieta Descrizione Possibile valore

ChartRow Coordinate riga
dell’elemento.

ChartCol Coordinate colonna
dell’elemento.

Unit Nome unita della fase
collegata.
Phase Nodo delle proprieta per
la fase di un elemento
PFC.
TRANSIZIONE
ChartObject TYPE= 4
Chartlid ID dell’elemento nella
ricetta PFC.
ChartRow Coordinate riga

dell’elemento.

ChartCol Coordinate colonna
dell’elemento.

Condition Condizione per le
transizioni selezionate.

Expression Le condizioni sono
utilizzate per informare il
REE sullo stato della
funzione tecnologica nel
PLC.

OperandTa Indirizzamento delle
g condizioni parametro.

PhaseChartld ID della fase nella
condizione.

TagAddressing Parametro della fase.
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INIZIO RAMIFICAZIONE

m Proprieta Descrizione Possibile valore

ChartObject

Cell

TYPE=5

Chartld ID dell’'elemento nella
ricetta PFC.

ChartRow Coordinate riga
dell’elemento.

ChartCol Coordinate colonna
dell’elemento.

Numero delle
ramificazioni da sinistra a
destra.

Connector Punti di connessione delle »  TRUE: diramazione
ramificazioni. verso il basso.

»  FALSE: nessuna
diramazione.

ArrayOffset Cella iniziale della
diramazione.

FINE DIRAMAZIONE

m Proprieta Descrizione Possibile valore

ChartObject

Cell

TYPE= 6

Chartld ID dell’elemento nella
ricetta PFC.

ChartRow Coordinate riga
dell’elemento.

ChartCol Coordinate colonna
dell’elemento.

Numero delle
ramificazioni da sinistra a
destra.

Connector Punti di connessione delle » TRUE: diramazione
ramificazioni. verso il basso.

» FALSE: nessuna
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m Proprieta Descrizione Possibile valore

diramazione.
ArrayOffset Cella finale della

diramazione.

INIZIO SEQUENZA PARALLELA

m Proprieta Descrizione Possibile valore

ChartObject TYPE=7
Chartid ID dell’elemento nella
ricetta PFC.
ChartRow Coordinate riga

dell’elemento.

ChartCol Coordinate colonna
dell’elemento.

Cell Numero delle
ramificazioni da sinistra a
destra.
Connector Punti di connessione delle »  TRUE: diramazione
ramificazioni. verso il basso.
P  FALSE: nessuna
diramazione.
ArrayOffset Cella iniziale della
diramazione.

FINE SEQUENZA PARALLELA

m Proprieta Descrizione Possibile valore

ChartObject TYPE=8
Chartid ID dell’elemento nella
ricetta PFC.
ChartRow Coordinate riga

dell’elemento.

ChartCol Coordinate colonna
dell’elemento.
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m Proprieta Descrizione Possibile valore

Cell Numero delle
ramificazioni da sinistra a
destra.
Connector Punti di connessione delle » TRUE: diramazione
ramificazioni. verso il basso.
»  FALSE: nessuna
diramazione.
ArrayOffset Cella finale della
diramazione.

ASSEGNAZIONE UNITA

m Proprieta Descrizione Possibile valore

ChartObject TYPE=9
Chartld ID dell’elemento nella
ricetta PFC.
ChartRow Coordinate riga

dell’elemento.

ChartCol Coordinate colonna
dell’elemento.

Allocations Nome dell’assegnazione > Allocations
unita. »  Deallocations
Unit Nome dell’unita
assegnata
Global Opzioni per il rilascio »  FALSE=Rilascio
dell’unita. dell’ultima
assegnazione

» TRUE=RIilascio
dell’intera ricetta

RICETTA PARZIALE

m Proprieta Descrizione Possibile valore

ChartObject TYPE=10

Chartld ID dell’elemento nella
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m Proprieta Descrizione Possibile valore

ricetta PFC.

ChartRow Coordinate riga
dell’elemento.

ChartCol Coordinate colonna
dell’elemento.

Operation Ricetta parziale

Opld ID della ricetta parziale.

OpName Nome della ricetta
parziale.

OpType Tipo della ricetta parziale.

OpDescription Descrizione della ricetta
parziale.

OpStatus Stato della ricetta
parziale.

ApprovalTime Time stamp per le ricette
rilasciate.

ApprovalName Nome della ricetta
rilasciata.

ApprovalUserld ID dell’'utente che ha

rilasciato la ricetta.

Structure Struttura della ricetta. > PFC_Structure

P Matrix_Structure

LINEA
(oto | propres | bescriione | posslevaors
ChartObject TYPE=T1
Chartld ID della linea.
ChartRow Coordinate riga per il

punto iniziale della linea.

ChartCol Coordinate colonna per il
punto iniziale della linea.
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m Proprieta Descrizione Possibile valore

JUMP TARGET

FirstCol Coordinate colonna della
cella in cui inizia la linea.
FirstRow Coordinate riga della
cella in cui inizia la linea.
SecondCol Coordinate colonna della
cella in cui finisce la linea.
SecondRow Coordinate riga della

cella in cui finisce la linea.

LineSegments Coordinate colonna, riga,
tipo delle celle (separate
da un #) in cui si sviluppa

I'intera linea.

0: Linea dritta
dall’alto in basso

1: 90° dall‘alto verso
destra

2: 90° dall’alto verso
sinistra

3: Linea dritta da
sinistra a destra

4:90° da destra
verso il basso

5:90° da sinistra
verso il basso

m Proprieta Descrizione Possibile valore

ChartObject

Chartid ID del jump target.

ChartCol Coordinate colonna per il
punto iniziale del jump
target.

ChartRow Coordinate riga per il

punto iniziale del jump
target.

TYPE= 12
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13.3 Editor e Runtime: struttura XML Proprieta dei parametri

FASI

m Proprieta Descrizione Possibile valore

Phase

PhaseName

PhaseDescr

TOAllocation

TOlnterlocking

MinExecTime

ExplanationMinExecT
imeNeeded

MaxExecTime

Proprieta generali della
fase.

Nome della fase.

Stringa liberamente
definibile per una
descrizione piu
dettagliata della fase.

Periodo di tempo in
giorni, ore, minuti e

secondi durante il quale si

attende l'assegnazione
unita.

Periodo di tempo in
giorni, ore, minuti e
secondi entro il quale la
condizione definita nella
proprieta "blocco input"
deve restituire il valore
TRUE.

Durata minima di
esecuzione della fase.

Motivazione richiesta per
la modifica del tempo
minimo di esecuzione

Periodo di tempo in
giorni, ore, minuti e
secondi entro il quale la
condizione definita nella
proprieta "condizione di

TRUE se effettua modifiche di
valore per questa fase a
Runtime, ['utente deve
indicare un motivo per la
modifica.

FALSE:non é richiesto nessun
motivo.
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TOFollowingCond

MinExecTimeCrModi
fiable

RtLocalFlags

fase completata” deve
restituire il valore TRUE.

Periodo di tempo in
giorni, ore, minuti e
secondi durante il quale
la fase deve essere
disattivata.

durata minima di
esecuzione della fase
modificabile nella ricetta
di controllo.

Quali proprieta non sono
piu collegate alla

configurazione dell'Editor.

Non vengono sovrascritte
durante il reload.

m Proprieta Descrizione Possibile valore

» TRUE:durata minima
di esecuzione della
fase modificabile
nella ricetta di
controllo.

» FALSE:durata minima
di esecuzione della
fase non modificabile
nella ricetta di
controllo.

Questa proprieta e una
DWORD bit-coded in cui ogni
bit sta per una proprieta.ln un
indice basato su 0, la codifica
e la sequente:

» Timeout condizione
di fase completata:
bit O (decimale 1)

» Timeout interblocco
di ingresso.Bit 1
(decimale 2)

» Timeout per
condizione
successiva.Bit 2
(decimale 4)

> Timeout
assegnazione
unita:Bit 3 (decimale
8

» Durata minima di
esecuzioneBit 7
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m Proprieta Descrizione Possibile valore

(decimale 128)

CSActive Strategie di controllo > TRUEstrategie di
attive controllo attive

»  FALSEstrategie di
controllo non attive

CSTag Parametro di strategia di
controllo

Condinterlocking Nodo per la condizione
dell'interblocco di
ingresso.

CondDone Nodo per la condizione

di fase completata.

CondEscaping Nodo per la condizione
di uscita dalla fase.

CondPausing Nodo per la condizione
di passaggio da
Sospensione in corso a In
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m Proprieta Descrizione Possibile valore

CondHolding

CondStopping

CondAborting

CondRestarting

CondFailure

CondConnReconnect

CondPIcError

PARAMETRO

pausa.

Nodo per la condizione
di passaggio da In corso a
Fermato.

Nodo per la condizione
di passaggio da Arresta a
Stoppato.

Nodo per la condizione
di passaggio da In
annullamento a
Annullato.

Nodo per la condizione
di passaggio da
Ripartenza a Avviato.

Nodo per la condizione
di rilevamento di un
errore di comunicazione.

Nodo per la condizione
di conferma di un errore
di comunicazione.

Nodo per la condizione
di errore del PLC.

m Proprieta Descrizione Possibile valore
Tag

TagName

TagDescr

TagType

Nome del parametro.

Descrizione del
parametro.

Tipo di parametro.

O.parametro di
setpoint

I:parametro
Return/SPS Sync
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m Proprieta Descrizione Possibile valore

DataType

Variable

VariableDataType

VariableDriver

VariableDriverDescr

TagValue
VariantType

ValueMin
VariantType

ValueMax

VariantType
VariableMin
VariableMax

MeasUnit

MaxStringLength

EditablelnRecipe

Tipo di dati 4
4
4
4

Variabile associata al

parametro.

Tipo di dati della

variabile.

Nome del file EXE del

driver della variabile

Nome del driver della

variabile

Valore del parametro.

Valore minimo del

parametro.

Valore massimo del

parametro.

Valore minimo della

variabile.

Valore massimo della

variabile.

Unita di misura della

variabile.

Lunghezza della stringa,

come configurata per la

variabile.

Modificabile in ricetta 4

master
4

2:parametro iniziale
0: Bool

1: String
2:numerico

3:durata

TRUE:i valori dei
parametri sono
modificabili nella
ricetta master.

FALSE: valori dei
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m Proprieta Descrizione Possibile valore

parametri non sono
modificabili nella
ricetta master.

ExplanationNeeded  Motivazione richiesta in > TRUE:se effettua
caso di cambio valore modifiche al valore di

questo parametro a
Runtime, l'utente
deve inserire un
motivo per la
modifica.

»  FALSE:non e richiesto
un motivo.

TagModified Valore del parametro »  TRUE:valore del
modificato. parametro
modificato.
» FALSE:valore del
parametro non

modificato.
EditableInCr Valore del parametro »  TRUE:valore del
modificabile nella ricetta parametro
di controllo. modificabile nella

ricetta di controllo

» FALSE:valore del
parametro non
modificabile nella
ricetta di controllo

UseKeyboard Utilizza immagine di tipo »  TRUE:per questo
Keyboard parametro viene
utilizzata l'immagine
keyboard.

»  FALSE:per questo
parametro non viene
utilizzata l'immagine
keyboard.

KeyboardPictureNam Nome dell'immagine

e Keyboard selezionata.
Disponibile solo se e stata
attivata la proprieta
"Utilizza immagine di tipo
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m Proprieta Descrizione Possibile valore

Keyboard".

RtLocalFlags Quali proprieta non sono
piu collegate alla

configurazione dell'Editor.
Non vengono sovrascritte

durante il reload.

ValueVariableMask La maschera configurata
nell'Editor per la
selezione della variabile
che restituisce il valore

del parametro a Runtime.

Variabile selezionata a
Runtime che restituisce il
valore del parametro.

ValueVariable

REAZIONI

Bit-coded DWORD.
Ogni bit rappresenta una
proprieta.

Caodifica in un indice basato
su 0

»  Minimo:
Bit O (decimale 1)

» Massimo:
Bit T (decimale 2)

» Valore del parametro:
Bit 2 (decimale 4)

» Modificabile nella
ricetta di controllo:
Bit 6 (decimale 64)

m Proprieta Descrizione Possibile valore

Reaction Contiene proprieta

generali per le reazioni.

EventType Selezione del tipo di
evento per il quale deve
essere eseguita la
reazione. Per ogni evento
possono essere definite

diverse reazioni.

» O0:Termine Runtime "
avviato

» Tinterblocco di
ingresso bloccato

2:superato tempo di
attesa per interblocco
di ingresso
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m Proprieta Descrizione Possibile valore

3:fase attivata

» 4superata durata
massima di
esecuzione

» 5fase disattivata

> 6:superato tempo di
attesa per condizione
successiva

»  Zwvariabile collegata
in errore

» 8:Modlifica stato:
continua

» O:Modlifica stato: in
esecuzione

» 10:Modifica stato:
messa in pausa

» T1:Modifica stato: in

pausa

» 12:Modifica stato:
completato

» 13:Modifica stato:
riavvio

» 14:Modifica stato: in
corso

» 15:Modlifica stato:
fermato

» T6:Modifica stato:
arresta

» 17:Modlifica stato:
stoppato

P 18:Modifica stato: in
annullamento

» 19:Modifica stato:
annullato

» 20:Cambio modalita:
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m Proprieta Descrizione Possibile valore

automatica

» 21:Cambio modalita:
semiautomatica

»  22:.Cambio modalita:
manuale

»  28:superato tempo
limite di attesa
assegnazione unita

» 29fase avviata piu
volte

» 30.assegnazione
unita non possibile

» 3lfine scrittura
parametri di setpoint

» 32:condizione di fase
completata
soddisfatta

»  33:parametro di
comando senza
valore

P 34restart Runtime

» 35:condizione di
uscita avviata

» 36:condizione di
uscita soddisfatta

» 37errore di
comunicazione

» 38errore di
comunicazione
risolto

» 39errore di
comunicazione
riconosciuto

» 40fase avviata
» 4lerrore PLC
» 42errore PLC risolto

350 | 359



m Proprieta Descrizione Possibile valore

ReactionDescr

ReactionPrio

ModeCommand

StateCommand

Function

CelEnabled

Descrizione della
reazione.

Visualizza I'ordine di
esecuzione se sono state
definite piu reazioni per
lo stesso evento. La
successione e definita
dalla posizione
nell'elenco e viene
visualizzata solo qui.

Questa reazione puo
essere utilizzata a
Runtime per controllare la
modalita di esecuzione
come reazione all'evento.

Comando ricetta o fase
che viene eseguito a
Runtime quando si
verifica l'evento.

Funzione che deve essere
eseguita.

Crea inserimento nella

v v v Vv

v Vv Vv VvV VvV V9V VvV VvV VvV Vv v

43:Errore PLC risolto
tramite disattivazione
della fase.

44:verifica interblocco
di ingresso riuscita

O:ignora
l:automatico
2:semiautomatico
3: manuale
O:ignora

Z:ricetta in pausa
3:continua ricetta
4-ferma ricetta
S:riavvia ricetta
6:stop ricetta
7:annulla ricetta
8fase in pausa
9:ferma fase
10:riavvia fase

11:riprendi fase

TRUE:il testo definito nella
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m Proprieta Descrizione Possibile valore

proprieta "Messaggio di testo
CEL" viene inserito nella Lista
Eventi Cronologica (CEL).

FALSE:nessun inserimento
nella CEL.

CelMsg Messaggio di testo CEL
Disponibile solo se la
proprieta "Crea
inserimento CEL" e attiva.

CelGroup Assegnazione di un
gruppo allarmi/eventi gia
esistente a messaggi CEL
per I'evento selezionato.

CelClass Assegnazione di una
classe allarmi/eventi gia
esistente a messaggi CEL
per I'evento selezionato.

SourceTag Parametro il cui valore
viene trasferito a quello
selezionato nella
proprieta “Parametro di
destinazione”.

DestinationTag Parametro al quale viene
trasferito il valore del
parametro selezionato
nella proprieta
"Parametro sorgente”.

SetTag Parametro su cui deve
essere impostato il
setpoint definito come
reazione all’evento.

SetValueNum Valore impostabile per
parametri di tipo
numerico.

SetValueStr Valore impostabile per

parametri di tipo Stringa.
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m Proprieta Descrizione Possibile valore

SetValueBool Valore impostabile per un

parametro binario.

SetValueDuration Valore impostabile in
giorni, ore, minuti e
secondi per parametri del
tipo di durata. L'intervallo
di tempo viene impostato
come valore in secondi
sulla variabile collegata al

parametro.

ExecuteBeforeStartEv
ent

Consentire esecuzione
prima dello Start Event

STRATEGIE DI CONTROLLO

» 0:.0ff
» T1.0n
» 4Toggle

TRUE:l’'evento puo essere
esequito prima dell evento
‘Fase avviata”.

FALSE:l'evento non puo essere
eseqguito finché l'evento "Fase
avviata" non e stato esequito.

m Proprieta Descrizione Possibile valore

ControlStrate Contiene le proprieta per
gy la configurazione delle

strategie di controllo.

CSName Nome della strategia di

controllo.

Descrizione della
strategia di controllo.

CSDescription

Numero univoco della
strategia di controllo per

ActiveCSNumber

I'identificazione all’interno

della fase.

CSTag Nodo per la definizione
di un parametro
collegato alla strategia di

controllo.
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STRATEGIE DI CONTROLLO

m Proprieta Descrizione Possibile valore

ConfiguredCo
ntrolStrategy

CSName
CSDescription

ActiveCSNumber

14 CEL

Contiene le proprieta
della strategia di controllo
configurata nella ricetta.

Nome della strategia di
controllo.

Descrizione della
strategia di controllo.

Numero univoco della
strategia di controllo per
I'identificazione all’interno
di questa fase.

| messaggi, le informazioni e gli errori relativi a ricette, unita, comandi, reazioni, eventi ecc. vengono
memorizzati e visualizzati nella Lista Eventi Cronologica (CEL).

GRUPPI E CLASSI

Le informazioni CEL possono essere assegnate a gruppi e a classi. Questi gruppi e classi corrispondono
ai gruppi allarmi/eventi e alle classi allarmi/eventi creati nel progetto. Il rispettivo gruppo o la rispettiva

classe vengono inseriti nella CEL e possono essere utilizzati per eseguire operazioni di filtro.

L"assegnazione di gruppi e classi avviene per azioni per:

» Ricette

» Reazioni

» Comandi

» Cambivalori
4

RICETTE

Il gruppo o la classe impostati vengono inseriti nella CEL per le sequenti azioni di ricetta:

Ignora, forza e esequi step by step
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» Lista ricette master

v v Vv Vv Vv VvV Vv v

Nuova

Crea nuova versione

Elimina

Duplica

Rinomina

Rilascia

Contrassegna come obsoleta

Nuova ricetta di controllo

P Lista ricette di controllo

»
»
»

Rinomina
Duplica

Elimina

» Lista ricette parziali

»

4
4
»
»

COMANDI

Il gruppo o la classe impostati vengono inseriti per tutti i comandi di ricetta, comandi di fase,
cambiamento di modalita e messaggi di riavvio.

Nuova
Rinomina
Duplica
Elimina

Rilascia

CAMBIO VALORI

Il gruppo o la classe impostati vengono inseriti nelle ricette di controllo quando si modificano i valori dei

parametri.

IGNORA, FORZA E ESEGUI STEP BY STEP

Il gruppo o la classe impostati vengono inseriti per tutti i passi manuali, quando si ignorano passi o
quando li si esegue.
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ASSEGNAZIONE

L'assegnazione dei gruppi e delle classi avwiene
»  Generale: nel gruppo Gruppi/Classi eventi CEL delle proprieta del nodo Batch Control,

» Alivello di reazioni nel gruppo Reazioni/Inserimento nella CEL delle proprieta dell’'evento di
una reazione. System viene inserito come utente.

15 Gestione delle malfunzioni

Se si verificano degli errori di comunicazione oppure degli errori PLC, li si puo rilevare a Runtime
mediante una formula configurata nell’Editor. In caso di errori riguardanti la comunicazione, la fase
interessata viene messa in pausa oppure sospesa (a seconda di quanto & stato impostato in fase di
configurazione).

15.1 Errori di comunicazione

Il rilevamento degli errori puo essere configurato a parte per ogni singola fase, visto che le fasi possono
essere eseguite anche su diversi PLC. La reazione ad un errore di comunicazione, invece, viene definita
per tutte le fasi a livello globale. Inoltre, e possibile configurare anche una reazione all’evento Errore di

comunicazione (A pagina: 52).

Per configurare il rilevamento di errori di comunicazione:
1. Selezionare la fase desiderata.

2. Cliccate sulla proprieta Errore di comunicazione del gruppo Errore

w

Se si clicca sul pulsante ..., si apre I'Editor delle formule (A pagina: 314) dove verra definita la
condizione per il rilevamento degli errori di comunicazione.

Cliccare sulla proprieta Errore di comunicazione riconosciuto.
Definire la condizione per il rilevamento del ripristino della comunicazione.

Passare alle proprieta del modulo Batch Control.

~N o s

Nel gruppo Generale/Errore di comunicazione, aprire il menu a tendina della proprieta
Azione in caso di errore di comunicazione

8. Selezionate in questo menu a tendina la reazione che si desidera in caso di errore di
comunicazione.

» Interrompi fase

» Fasein pausa
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AMMINISTRAZIONE PUNTI DI MISURAZIONE DA RUNTIME

All'avvio di una fase o al riavvio del Runtime, il sistema attende per 60 secondi di ricevere i valori da
utilizzare per la formula per la verifica della comunicazione. Se questo intervallo di tempo scade senza
che il sistema abbia ricevuto dei valori, si presuppone che ci sia un errore di comunicazione.

Una nuova verifica dell’esistenza di eventuali errori di comunicazione viene eseguita quando la fase si
trova in un NUOVo Passo.

In caso di riavvio o di reload del Runtime, |'attesa dell’acquisizione dei valori puo avvenire in diversi
passaggi, visto che la fase viene avviata nel bel mezzo della sua procedura di elaborazione. La verifica
dell’esistenza di eventuali errori di comunicazione viene eseguita anche in tutte le aree in cui viene
effettuata una analisi degli errori.

RIPRISTINO

VERIFICA DELLA FORMULA PER IL RIPRISTINO DELLA COMUNICAZIONE

Il sistema rileva una perdita della comunicazione con il PLC quando il valore della formula configurata
per la proprieta Errore di comunicazione e TRUE. Il sistema attende finché non viene ristabilita la
comunicazione con il PLC, cioé fino al momento in cui il valore della formula e FALSE. Poi il sistema
continua ad attendere finché il valore della formula configurata per la proprieta Errore di
comunicazione riconosciuto non e TRUE oppure vuoto. Solo a partire da questo momento puo
essere ripresa I'esecuzione dell’'oggetto.

Nell'intervallo di tempo compreso fra la perdita della comunicazione e il suo ripristino:

» Non puo essere inviato nessun comando di fase per la fase in questione.

» Selo stato cambia direttamente, non vengono verificate le condizioni transienti.
» Non viene inizializzata nessuna reazione per il cambio di stato.
»

Il percorso di elaborazione della fase interessata rimane nel vecchio stato quando viene
eseguito un comando globale Riprendi o Riavvia.

» Sirimanda I'esecuzione delle posizioni di esecuzione successive finché la comunicazione per la
fase non ¢ stata ristabilita.

IGNORARE UN ERRORE DI COMUNICAZIONE

Si puo ignorare un errore di comunicazione sia mentre I'errore ancora sussiste, sia in fase di ripristino
della comunicazione. In entrambi i casi, la comunicazione viene considerata ristabilita. Vengono
inizializzate tutte le reazioni dei passi saltati. Un tooltip informa dell’errore ignorato.

Quando e stato ignorato un errore di comunicazione, non se ne puo verificare un altro fintanto che il
valore della formula configurata per la proprieta Errore di comunicazione non passa a FALSE.
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CONTATORE PER RICETTA E RICETTA PARZIALE PER COMUNICAZIONE RISTABILITA

Nella riga di stato dell'Editor delle ricette sono disponibili delle informazioni relative agli errori verificatisi
in una ricetta; queste informazioni sono fornite dal simbolo della visualizzazione errori e dal suo tooltip.
Vengono visualizzate solamente le informazioni di priorita piu alta. Gli errori attivi e quelli storici non
vengono visualizzati contemporaneamente.

Definizione di priorita e codifica della visualizzazione errori nel tooltip:

Priorita | Color | Descrizione
e

1 Rosso Al momento ci sono x errori attivi.

2 Rosso Al momento ci sono x errori di comunicazione non ancora riconosciuti.
3 Giallo  C’erano degli errori.

4 verde  Nono sono stati rilevati errori.

Nota: "Al momento ci sono x errori attivi" somma gli errori di procedura di elaborazione e quelli di
comunicazione.

15.2 Errori PLC

Il rilevamento di errori PLC puo essere configurato separatamente per ogni singola fase.

Per configurare il rilevamento di errori PLC a Runtime:
1. Configurare in zenon una variabile che informi dell’errore PLC.
Nell'Editor, selezionare nel modulo Batch Control la fase desiderata.

Nel gruppo Errore, cliccare sulla proprieta Errore PLC.

oW

Cliccando sul pulsante ..., si apre I'Editor delle formule (A pagina: 314), in cui si definira la
condizione per il rilevamento dell’errore PLC utilizzando la variabile configurata.Nota: la
formula puo essere visualizzata nel report (A pagina: 309).

Per visualizzare il numero degli errori PLC attivi e risolti in un‘immagine:
1. Selezionare I'unita per le cui fasi & stato progettato il rilevamento di errori PLC.
2. Passare al gruppo delle proprieta Informazioni Runtime/Errore.
3. Configurare le variabili per le proprieta.
» Numero di errori PLC presenti
» Numero di errori PLC risolti

4. Configurare I'analisi e la visualizzazione delle variabili a Runtime.
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AMMINISTRAZIONE PUNTI DI MISURAZIONE DA RUNTIME

Se c'é una formula per errori PLC collegata, il sistema la verifica mentre la fase € attiva. La verifica inizia
dopo che la comunicazione con il PLC e stata stabilita e dura finché la funzione non viene disattivata. La
connessione viene considerata stabilita, quando il sistema ha ricevuto tutti i valori per la formula di
rilevamento degli errori di comunicazione.

Se si verifica un errore di comunicazione (A pagina: 356), I'errore PLC non verra analizzato finché non e
stato riconosciuto quello di comunicazione. Dopo |'avvenuto riconoscimento dell’errore di
comunicazione, I'analisi continua utilizzando il valore in attesa al momento.

Gli errori PLC e la loro risoluzione vengono visualizzati tramite un simbolo speciale nella fase oppure
nella ricetta parziale e con un proprio inserimento nel tooltip.

Se, al momento del completamento di una fase, c'e un errore PLC attivo, quest’ultimo viene settato su
risolto. A differenza di quanto succede in caso di normale disattivazione di un errore PLC, in questo caso
viene settato un evento proprio: Errore PLC risolto tramite disattivazione della fase. Questo vale solo in
caso di vero e proprio completamento, non in caso di riavvio. In quest’ultimo caso, non viene settato
nessun nuovo evento per eventuali errori PLC attivi.

16 Gestione degli errori

Awvisi e messaggi di errore vengono scritti nei file LOG e possono essere analizzati con il Diagnosis
Viewer. A questo scopo si deve attivare il modulo Batch Control nelle impostazioni di filtro.

VARIABILE DEL DRIVER DI SISTEMA

Il modulo Batch Control fornisce al driver di sistema SYSDRV informazioni mediante variabili del driver di
sistema. Informazioni relative ai messaggi di queste variabili si trovano nel manuale SYSDRV
(sysdrv.chm::/22853.htm), nel capitolo Tema - Batch Control (sysdrv.chm::/34270.htm).

RICOSTRUZIONE DI FILE INDICE

Quando non & possibile leggere il file indice (recipe.unique) allavvio del Runtime, oppure questo file
non esiste, esso verra creato al momento dello start. Durante questo intervallo di tempo non potranno
essere elaborate le query dei client che richiedono o elaborano un ID. Le modifiche verranno ignorate,
le query riceveranno risposta solo dopo I'avvenuta creazione del file indice.
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