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1 Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ZENON VIDEO-TUTORIALS

Praktische Beispiele fur die Projektierung mit zenon finden Sie in unserem YouTube-Kanal
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). Die Tutorials sind nach Themen gruppiert und geben
einen ersten Einblick in die Arbeit mit den unterschiedlichen zenon Modulen. Alle Tutorials stehen in
englischer Sprache zur Verfugung.

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Winsche fir Ergénzungen haben,
wenden Sie sich per E-Mail an documentation@copadata.com.

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstltzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Customer Service, den
Sie per E-Mail an support@copadata.com erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com gerne fur Sie da.

2 Internationalisierung

Im taglichen Geschaftsleben ist globales Handeln und Denken ein wichtiger Faktor.

Leistungsstark, ergonomisch, international ... nur drei Schlagwaorter, welche die zenon Philosophie
reprasentieren und dieser Herausforderung Rechnung tragen.

Dieses Tutorial zeigt Ihnen am Beispiel konkreter Problemstellungen, wie Sie mit geringem Aufwand
lhre Projekte in lhrer vertrauten Umgebung auch fur internationale Geschéftsfelder adaptieren
konnen. Sei es die Anpassung von Sprachen oder MaBeinheiten bis hin zum optischen
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Erscheinungsbild. Bereichert wird dieses Tutorial mit Praxistipps und Hinweisen auf mégliche
Fehlerquellen.

ANWENDUNGSBEISPIELE:

» Auslieferung eines Projektes in unterschiedlichen Sprachen
verschiedensprachige Bedienung einer Anlage
Anpassung von MaBeinheiten an die lokale Umgebung
unterschiedliche Darstellungsmaoglichkeiten der Bedienoberflache

Anpassung an besondere Gegebenheiten

v v Vv v v

Barrierefreiheit

3 Voraussetzungen

Dieses Tutorial setzt geringes zenon-Basiswissen voraus. Fur Neueinsteiger und unerfahrene
Anwender ist es daher ratsam, zuerst das Basis-Tutorial durchzuarbeiten. Wichtige
Projekteinstellungen dieses Tutorials werden Schritt fur Schritt vorgegeben, jedoch nicht nédher und
detaillierter beschrieben.

3.1 Vorbereitungen fiir dieses Tutorial

Wenn Sie bereits Uber Basiswissen zum zenon Editor verfugen, kénnen Sie dieses Kapitel
Uberspringen.

Es wird ein neutrales Projekt angelegt und ein leeres Bild angelegt.

Arbeitsbereichname Tutorials_Workspace

Projektname INTERNATIONAL

Projektart Standardprojekt

Bildname Main

Variablenname 1 Fullstand

Variablenname 2 Temperatur

Variablentreiber Intern - Treiber fur interne Variablen
Variablentyp INT
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3.1.1 Erstellen eines neuen Arbeitsbereiches

In diesem Schritt werden Sie die Vorbereitungen fur die Projektierung der einzelnen Tutorialschritte

durchfuhren. Sie werden
» einen neutralen Arbeitsbereich erstellen
» ein Projekt erstellen
» Treiber einbinden
4

Variablen erstellen

Erstellen Sie zu Beginn eine neutrale Umgebung indem Sie einen neuen Arbeitsbereich mit einem

neuen Projekt anlegen.

Zum Anlegen eines neuen Arbeitsbereiches gehen Sie wie folgt vor:

1. Wahlen Sie im MenU Datei den Befehl Arbeitsbereich/Neu

2. Bennen Sie den Arbeitsbereich mit Workspace_International

Meuer Arbeitsbereich

Arbeitsbereich
Name
Tutorials_Workspace

Ordner

C:\Users\Public\Documents\zenon_Projects

Arbeitsbereichsdatei
C:\Wsers\Public\Documentszenon_Projects\Tutorials_Workspace {Tutorials_Workspace. wsps

-]

C)

Abbrechen
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3.1.2 Erstellen eines neuen Projekts

Ein neues Projekt erstellen Sie mit folgenden Schritten:

Meues Projekt

Projekt
Projekttyp
| Iﬁsmndardprojekt IiGIobaIprojekt

Projekiname
INTERNATIONAL|

Basisordner
C:Wsers\Public\Documentszenon_Projects\Tutorials_Workspace',

Arbeitsbereich
(@) An aktiven Arbeitsbereich anhangen
() Neuen Arbeitsbereich erzeugen

Arbeitsbereich-Name
<Arbeitsbereich >
Runtime-Ordner

C:\Wsers\Public\Documentszenon_Projects\Tutorials_Workspace \INTERMATIOMAL

Optionen

["] Mehrplatzfahiges Projekt

Projektserver

1. Wahlen Sie im Menu Datei den Befehl Projekt neu... aus

Wahlen Sie den Projekttyp Standardprojekt

Benennen Sie Ihr Projekt mit INTERNATIONAL

Das Projekt wird nun automatisch erzeugt und es ¢ffnet sich der zenon Project Wizard

Beenden Sie den Wizard mit der Schaltflache Close

S ok W N

Bestatigen Sie den Folgedialog Form Closing durch Klick auf die Schaltflache Nein
* Info

Es steht nun eine neutrale Umgebung fur die weiteren Tutorial-Schritte zur
Verfigung.

3.1.3 Bild erstellen

A 0 N R e W L 0 = N )
Mame Bildtyp Schablone

Filtertext r Filtertext r Filtertext r
Main Standard Schablonel
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Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Bilder.
Wahlen Sie Bild neu

Gehen Sie in das Eigenschaftenfenster und wahlen Sie den Eintrag Allgemein.

v v v WV

Geben Sie dem Bild den Namen Main.
¥ Info

Das Tutorial-Projekt verfugt jetzt tUber eine (noch leere) Bildschirmoberflache

3.1.4 Erstellung zweier Variablen

In diesem Tutorial wird auf zwei GréBen Bezug genommen. Temperatur und Fullmenge werden auf
die jeweiligen Einheiten eines Landes angepasst.

Dafur werden zwei Variablen benétigt. Zum erstellen von zwei Variablen:

r Y

Einstellungen
Mame: Fillmenge

l' Fillmenge

Treiber

[Inhern - Treiber fir interne Variablen v]
Treiber-Objekttyp

[Inherne Variable v]
Datentyp

INT E]

Array-Einstellungen
() Startindex ist 0
(@) Startindex ist 1

Dim 1 Dim 2 Dim 3
0 = 0 : 0
Adressierungsoptionen

(@ Automatische Adressierung
Adresse folgt Datentyp-Offset und Start-Offset
Manuelle Adressierung

Jeder Datentyp startet mit neuem Offset

Automatische Elementeaktivierung

(@) Alle Elemente aktivieren
Elemente manuell aktivieren

Zuriick [Ferb’gshellen] [Abbremen ] [ Hilfe ]

1. Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Variable.
2. Erstellen Sie in der Detailansicht mit dem Befehl Variable neu... eine Variable

3. Wahlen Sie im Dialogfenster Variable erstellen die Eintrage
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P Intern - Treiber fur interne Variablen als Treiber

» Interne Variable als Treiberobjektyp

» INT als Datentyp der Variable

» Fillmenge als Name

4. Bestatigen Sie die Eingabe mit der Schaltflache Fertigstellen

5. Erstellen Sie eine zweite Variable mit dem Namen Temperatur (restliche Optionen wie oben)

TR Z R AR AR

Name Kennung | Mabeinhet © # Treiber Datentyp

r r r r r
Fillstand Intern - Treiber fir interne Variablen INT
Temperatur ® Temperatur Intern - Treiber fir interne Variablen INT

3.2 Bedienung der Runtime

In diesem Tutorial werden Sie 6fters aufgefordert, die Runtime zu starten. Vergessen Sie dabei nicht,
im COPA-DATA Editor die entsprechenden Runtime-Dateien zu erzeugen.

Um Runtime-Dateien zu erzeugen verwenden Sie
» Tastaturkurzel

»  Symbolleiste

VERWENDUNG DER TASTATURKURZEL:

Parameter Beschreibung
F7 Geanderte Runtime Dateien erzeugen.
F5 Startet die Runtime
Alt+F4 Beendet die Runtime
& Achtung

Zwischen den einzelnen Tests sollten Sie die Runtime jeweils beenden. Dricken Sie
dazu die Tastenkombination Alt+F4.

VERWENDUNG DER SYMBOLLEISTE

ﬂ'_-i:]"?i h\l’a

Verwenden Sie die Symbole
»  Geénderte Runtime-Dateien erzeugen zum Speichern.

»  Runtime starten um die Projektierung in der Runtime zu Uberprufen.
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Sollten diese Symbolleiste in Ihrem Editor nicht angezeigt werden so aktivieren Sie diese:
Mentdileiste Optionen => Symbolleisten => Runtime-Dateien

Datei | Ansicnt | Extras  Fenster Hilfe
. ,4ﬂ Status Zeile
R '4 Projektmanager
— i3l Ausgabefenster
I}? Querverweisliste
i Eigenschaftenfenster
{17]  Eigenschaftenhilfe
Startseite

Symbolleisten »
O PRU_SUBSTATIUN
b, POWER_FLOW_STUDY
el FAULT_PLAYING
o EQUIPMENT
cy COMMAND_PROCESSING
¥, EQM_AGGREGATED_ALARMS

c&, DRIVER

&l HEAD_PROJECT

¥, PROCESS_RECORDER
¥, PROCESS_EVOLUTION
¥, BLINK

4, DNP3

o, IEC

¥, REPORT_VIEWER
&4 30

o ADP

¥, IEC870

¥, |EC870_PG

A rusicn AacaTrn

PRt s il SR IRt R I AR St R SRt R R AR C R L SR SR C R S R C S SR O

4 Projekteinstellun

¥, EQM_AGGREGATED_RUNTIME ||

q Bllderr

:/J Ausrichtung

v] Remote-Transport
T/] Runtime-Dateien
: a Editorprofile
v | Makroliste
Andockbare Fenster
Report Generator
Production & Facility Scheduler
‘ij Sichtbarkeitsebenen

|V I Elemente

Schablone anlegen...

gen

Im zenon Editor und in der Runtime kénnen Sie sich die zu Ubersetzenden Schlusselworter anzeigen

lassen.

1. Offnen Sie die Projekteinstellungen durch Klick auf den Projektnamen International.

2. Klicken Sie in den Eigenschaften auf den Mendeintrag Grafische Auspragung,

3. Runtime allgemein.
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4. Aktivieren Sie die Eigenschaft Nicht tibersetzte Schliisselwdrter anzeigen.

Eigenschaften: Projekt: TUTORIAL_INTERMATIOMNAL o x
B2 B2 | ste Bl 1| ea B2 B 7
..... 5 Al i -
= gemel'(” Bilder
..... =) Metzwerl . )
----- =) Grafische Auspragung Heni: Main L]
----- ) Touchbedienung Grafikqualitat: Windows Erweitert h
----- 3 Runtime Einstell
__' Hn Ir_ﬂe instefiungen Antialiasing verwenden:  Default - FCIearType Schriften
----- ) Funktionen
..... ) Benutzerverwaltung Fokus Linienfarbe: .-."“?B?BCO E] Fokus Linienbreite: 3 =

----- ) Alarmmeldeliste
----- ) Chronelogische Ereignisliste
..... ) AML und CEL

Runtime allgemein

Runtime-Titel: Titel mit Systen Variablenanzeige mit: Mame -
----- ) Rezeptgruppen Manager
_____ ) Industrial Performance Analy: Menitorverwaltung: Hier klicken -> [...] Zoomstufen f. Welthild:  Hier klicken -> [.]
""" ) Industrial Maintenance Mana Hauptschablonen: Hier klicken -» [..] Blinkfreq. [ZehntelSek.: 5
----- ) Automatic Line Coloring
_____ ) Anderungshistorie [ Hauptmenis aktiv [V Cursor sichtbar
[# Micht iibersetzte Schlisselwrter anzeigen
vy o D [ Dialogschrift einstellbar Dialogschrift: 2 - Standardschil... il
¥ Info

Diese Auswahl legt fest, ob Schltsselwérter in der Runtime Ubersetzt angezeigt
werden oder in der "Quellsprache" mit einem vorangestellten @.

41 Schlisselworter im Editor

Sehen Sie sich nun ein wenig im zenon Editor um. Wenn sie z. B. auf den Knoten Bilder klicken und
sich die Detailansicht betrachten, so werden Sie nun (nach Aktivierung der Schlusselwérteransicht) bei
den Spaltentberschriften ein vorangestelltes @-Zeichen entdecken.

M = [N T [ [ 2 T o [P N 2]
@MName @Bildtyp # | @5chablone

r r r
Main Standard Schablone 0
Navigation Standard Schablone0
Alarmlist Alarmmeldeliste Schablone 0

Klicken Sie auf diverse Knotenpunkte im Projektmanager und betrachten Sie dabei die Uberschriften
der Detailansicht.

¥ Info

Sie wissen nun, wie Sie Ubersetzbare Texte erkennen und ein- und ausblenden
konnen.
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Hinweis:

Im Editor werden Schlusselworter mit bereit

AR N T
@MName | @Bildtyp

r r
Main Standard
] 1

1 gesamt /1 gefiltert / 0 selektiert

S FEANEEN|
@Schablone

Schablone 0

TUTORIAL_INTERMATIOMAL

s vorliegenden Ubersetzungen ohne @ angezeigt

o I R
L S e O
L et — bt NI
<l - - IEERTEEE P
M- Fillstand - - @ - - Temperatur- - - -
R et IR
o |Potuguese |
R 7 IS
o ]
M
. SONSCIEOTIIRISShNtD

Darstellung
Schrift: 2 - Standardschrift2

Text: @Fillstand

4.2 Schlisselworter zur Runtime anzeigen

Sehen Sie sich nun Ihr bisher erstelltes Projekt in der Runtime an.

» Ist einem Schlisselwort eine Ubersetzung zugeordnet, dann werden in der Runtime die

Ubersetzten Texte angezeigt.

b Ist einem Schlisselwort keine Ubersetzung zugeordnet, wird in der Runtime kein Text

angezeigt.

»  Noch nicht Ubersetzte Texte kbnnen als Schltsselwort angezeigt werden.

Hinweis: Dieses @-Zeichen wird nur beim ersten Start der Runtime angezeigt. Nach der ersten
Sprachumschaltung bzw. einem Reload der Runtime wird diese Zeichen ausgeblendet.

4.3 Nutzen der zenon internen Sprachdateien

Sie werden nun lernen, wie Sie zenon interne Schlisselworter nutzen kdnnen:

Anwendungsbeispiele:

v v v WV

Bei der Suche nach fehlenden bzw. fehlerhaften Ubersetzungen
Nutzung von zenon-Ressourcen fur Ihre Projektierung
Nutzung vorhandener (und auch bereits Ubersetzter) Dialoge fur Ihr Projekt

Visualisierung von Variablennamen in der zenon Runtime
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Hinweis: Die in zenon verwendeten Begriffe sind nicht standardméBig in der Sprachdatei integriert.
Sie kdnnen diese mit dem System Text Wizard anpassen.

¥ Info

In der Praxis werden Sie die Eigenschaft Nicht tibersetzte Schliisselworter
anzeigen sehr selten aktiviert lassen. Dies ist auch der Grund, warum bei
Neuanlage eines Projektes diese Eigenschaft immer auf deaktiviert gesetzt ist.

5 Projektierung der Sprachumschaltung

Die folgenden Schritte zeigen lhnen, wie einfach Sie in zenon sprachumschaltbare Texte erstellen:
» Das Wort Fullstand soll sprachumschaltbar sein.

» Das Umschalten zwischen Deutsch und Portugiesisch soll méglich sein.

5.1 Ubersetzungstabellen mit Sprachdatei & Schliisselwort

Durch die folgenden Schritte werden Sie erlernen, wie Sie Sprachen und zu Gbersetzende Worter
projektieren. Dazu sind folgende Schritte notwendig:

1. Sprachdatei erstellen (auf Seite 14)
Schltsselworter verwalten (auf Seite 17)

Funktion erstellen (auf Seite 20)

oW

Funktion anwenden (auf Seite 21)

5.1.1 Sprachdatei erstellen
Erstellen Sie eine Sprachtabelle, um als sprachumschaltbar gekennzeichnete Texte mit der
Ubersetzung befillen zu konnen.

1. offnen Sie im Projektmanager den Knoten Sprachdatei

2. wahlen Sie Sprachdatei neu...

3. geben Sie den Namen der neuen Sprachdatei ein
(in diesem Beispiel sorrucuese. Tx)
Hinweis: Die Benennung der Sprachdateien erfolgt automatisch in GroBbuchstaben
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4. bestatigen Sie mit Klick auf die Schaltflache Speichern

N N S SREE TN ol R cH 7 M A = - I T IR R =2
Schliisselwort ZENONSTR.TXT TUTORIAL-PORTUGUESE. TXT
Fitertext F| Fittertext ?| Filtertext ?|

5.1.1.1 Praxistipps fiir die Sprachdateien

Achten Sie bereits bei der Benennung der Sprachtabellen auf einfache und internationale Standards.
Beachten Sie dabei, dass auch Projektpartner (z B. Ubersetzer, Administratoren vor Ort) damit
arbeiten werden, welche Ihre Sprache nicht beherrschen. Uberlegen Sie sich von Beginn an einen
Standard, den Sie dann auch bei spateren Erweiterungen anwenden.

B Beispiele

» Benennen Sie lhre Sprachtabelle mit German anstelle Deutschland
und/oder Deutsch

oder ...

» verwenden Sie international gultige Bezeichnungen wie D, USA, GB, JP ...

¥ Info

Klare und internationale Benennungen der Sprachdateien erleichtern die
Zusammenarbeit und steigern die Effizienz.

MEHRERE SPRACHDATEIEN IN UNTERSCHIEDLICHEN PROJEKTEN

Wenn Sie mehrere Sprachdateien verwenden - z. B. Globalprojekte oder Projekte mit integrierten
Projekten - achten Sie auf unterschiedliche Benennungen.

Anderenfalls konnen Sie bei Nutzung der Export- und Importfunktion fir die Ubersetzung einer
Sprachdatei nur schwer erkennen, welche Sprachdatei in welches Projekt zu importieren ist.

B Beispiel

TUTORIAL-PORTUGUESE anstelle von Portuguese

e N S SR e N Sl = ol [t o A e . I T IR R =2
Schliisselwort ZENONSTR.TXT TUTORIAL-PORTUGUESE. TXT TUTORIAL-POLISH.TXT
Fitertext F| Fittertext ?| Filtertext ?| Filtertext T
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Info

Genaue Bezeichnungen erleichtern die Zuordnung bei Globalen Projekten

VERMEIDUNG VON SPRACHABHANGIGEN ZEICHEN

Vermeiden Sie bei der Benennung von Sprachtabellen sprachabhangige Sonderzeichen, um so die
Zusammenarbeit mit internationalen Partnern zu optimieren.

Beispiele fiir sprachabhdngige Sonderzeichen:
6adB im deutschsprachigen Raum
gdce im skandinavischen Raum

Die Inhalte der Sprachtabellen - also die Ubersetzungen - durfen selbstverstandlich sprachabhangige
Sonderzeichen enthalten!

Info

Bei Projekten mit lander- und sprachubergreifender Zusammenarbeit kénnen
sprachabhangige Zeichen bei der Sprachtabellenbenennung sowie bei Eintragen
in den Schlusselwortern zu Missverstandnissen zwischen den Projektpartnern
fahren!

5.1.1.2 Die Bedeutung der Sprachdatei ZENONSTR.TXT

In zenon werden bei der Projektierung der Sprachumschaltung die Eintrédge der Spalte
Schltsselworter herangezogen. Die Sprachdatei ZENONSTR.TXT bezieht sich jeweils auf die zenon
Setup-Sprache, die auf dem ausfuhrenden Computer definiert ist.

EIGENE SPRACHDATEI FUR MUTTERSPRACHE

Unter gewissen Voraussetzungen kann es bei der Projektierung sinnvol sein, auch fur seine
"Muttersprache" eine eigene Sprachtabelle anzulegen. Speziell, wenn Sie mit auslandischen Kollegen
gemeinsam an einem Projekt arbeiten (Stichwort: Global- und Netzwerkprojekt). In diesem Falle
ZENONSTR.TXT ist standortabhangig.
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5.1.1.3 Wissenswertes zur Sprachdatei

» Eine Sprachdatei kann jederzeit eingefugt werden. Auch eine nachtrégliche Einfigung ist
problemlos moglich. So kénnen Sie Ihre bestehenden Projekte bei Ausweitung Ihrer
Geschéftstatigkeit auf eine neue Sprachregion adaptieren!

» Die Sortierung der Schlusselworter erfolgt bei jedem Aufruf des Knotens Sprachdatei
automatisch.

»  EinKlick auf die Uberschrift sortiert die Liste jeweils neu.

5.1.2 Schliisselworter verwalten
Je umfangreicher Ihr Projekt wird, desto mehr Worter werden Sie mehrsprachig darstellen. Die
Wartung erfolgt mit Schldsselwortern.
1. Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Sprachdatei
Platzieren Sie den Cursor in der letzen Zeile der Spalte Schliisselwort

Tragen Sie das zu Ubersetzende SchlUsselwort Fillstand ein

oW

Bestatigen Sie die Eingabe mit der Eingabetaste (die Zellen der restlichen Sprachdateien
werden mit diesem Eintrag vorausgefullt)

5. Tragen Sie die Ubersetzung in der jeweiligen Spalte Ihrer Sprachdatei ein.
(in unserem Beispiel nivel in die Spalte TUTORIAL-PORTUGUESE.TXT)

6. Tragen Sie das Wort Temperatur mit der entsprechenden Ubersetzung temperatura ein

of 5 | B o 2 o X B R S ] W M- BTG e

Schliissehwort ZENONSTR.TXT TUTORIAL-PORTUGUESETXT #
Fiftertext | Fittertet V| Fittertext V|
Temperatur Temperatur nivel

 Fullstand Fullstand temperatura

5.1.2.1 Fremdsprachige Sonderzeichen einbauen

Vielleicht ist es Ihnen bei unserem Beispiel aufgefallen: Die portugiesische Ubersetzung fur das Wort
Fullstand ist nivel.

Sehen Sie sich den |-Punkt genauer an: Das Portugiesische Alphabet verwendet sogenannte
Diakritika. Uber dem Kleinbuchstaben f steht in der portugiesischen Sprache kein Punkt sondern
vielmehr ein Akzent.

Was also tun, wenn sie in portugiesischer Sprache projektieren mussen und keine entsprechende
Tastatur zur Verfugung haben?

Die Losung ist denkbar einfach:
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1. Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Sprachdatei.

2. Wahlen Sie in der Symbolleiste der Sprachumschaltung das Symbol Zeichentabelle...

W 50 Bl ef s 03 o8 0 | = LG S e o0 ] B8 B ) RG] )

Schliissehwort ZENONSTR.TXT TUTORIAL-PORTUGUESE.TXT
Fiteted 7| Fitertat 7] Fitetent 7
Filllstand Filllstand nivel

Sprache Ubersetzungsspra...  Lingua

Temperatur Temperatur temperatura

3. Die Windows Zeichentabelle wird nun geoffnet.

4. Wahlen Sie das gesuchte Zeichen

+1 Zeichentabelle

! schriftart: () Arial

| X1+ | —| = |+

= al<| o of >

—1| (D¢| o "——

—t| D || | = [T = | —

Zeichenauswahl:

Erweiterte Ansicht

[ Auswahlen ] k Kopieren i

Zeichensatz: [Unicode

A ] Unicode:

Gruppieren nach: [(Keine Gruppierung)

7

Suchen nach:

Suchen

U+DOED: Keiner lateinischer Buchstabe | mit Alout

Tastenkombination: Alt+0237

48 Zeichentabelle...

5. Die Schaltflache Kopieren kopiert den ausgewahlten Buchstaben in die Zwischenablage.

6. Wechseln Sie zurtck in den Editor. Figen sie den Buchstaben mit Strg+V an der

gewunschten Stelle ein.

¥ Info

Sollte der gewtnschte Buchstabe nicht sichtbar sein, dann wechseln sie den

Zeichensatz.

B Beispiel

Buchstaben der russischen Sprache finden sich im Zeichensatz Windows:

Kyrillisch
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5.1.2.2 Praxistipps fur die Schliisselworter

Diese Tipps sollen Ihnen helfen, in zenon sprachumschaltbare Texte effizient zu projektieren und
Fehler bereits im Vorfeld zu minimieren:

KORREKTER ABSCHLUSS DER EINGABE EINES SCHLUSSELWORTES

SchlieBen Sie die Eingaben jedes einzelnen Schlusselwortes immer  mit der Eingabetaste ab.

Hintergrund:

In vielen Computerprogrammen ist es Ublich mit der Tabulatortaste in das nachste Eingabefeld zu
springen. Diese Funktionalitat wird in der Sprachdatei nicht unterstutzt! Vielmehr birgt diese
Herangehensweise ein sehr groBes Fehlerpotential, da die Tabulatortaste nicht in das néchste Feld
springt sondern tatsachlich den Tabulator als (unsichtbaren) Inhalt setzt!

ANPASSUNG AN LANDERSPEZIFISCHE SPRACHUNTERSCHIEDE

Sie kénnen die Funktion der Sprachumschaltung auch fur nationale Begriffe aus einer Sprachfamilie
verwenden. Die Unterschiede zwischen Britischem und Amerikanischem Englisch sind hier als Beispiel
aufgelistet.

Exemplarische Gegentiberstellung Britisches und Amerikanisches Englisch

GB USA
colour color
modelling modeling
licence license

PROJEKTIERTES SCHLUSSELWORT = EINTRAG IN DER SPRACHTABELLE
Gewohnen Sie sich an, projektierte Schlusselworter umgehend in der Sprachtabelle anzulegen.

Liegt die Ubersetzung noch nicht vor, kann z.B. eine internationale Sprache aus dem Geschaftsumfeld
lhres Unternehmens (z.B. Englisch, Franzésisch, Spanisch, Russisch ...) als VorUbersetzung eingesetzt
werden.

Auch Mischformen sind méglich. Bedenken Sie dabei jedoch den zuséatzlichen Verwaltungsaufwand
und das erhohte Fehlerrisiko.
"FREMDSPRACHIGE" SCHLUSSELWORTER

Bei Projekten, bei denen Kollegen mit unterschiedlicher Sprachherkunft zusammenarbeiten, wird
empfohlen die Schltsselwdrter in einer einheitlichen Sprache anzulegen.
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5.2 Funktion Sprachumschaltung

Die Nutzung der erstellten Sprachdateien und Schlusselwérter erfolgt mit Hilfe einer zenon Funktion.
Folgende zwei Schritte sind dazu auszufuhren:

1.
2.

Funktion erstellen

Funktion anwenden

5.2.1 Funktion Sprachumschaltung erstellen

Pro Sprache ist einmalig eine Funktion anzulegen:

1.
2.

4,
5,
6.

Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Funktionen.

Wahlen Sie Funktion neu...
Die Auswahlbox der Funtkionen 6ffnet sich

Wahlen Sie die Anwendungsfunktion Sprachumschaltung

(& Y

Funktionsauswahl

-7 Favoriten

+-E+8 AML und CEL

| =] Anwendung

i -8} Drucker wahlen

»

£} Erweiterter Trend Diagramm drucken

£} Farbpalette umschalten

£ Funktionen bei Grenzwerten aktiv

£ Funktionen bei Grenzwerten aktiv finaktiv
£ Funktionen bei Grenzwerten inaktiv

m

£ Offene Wartungen ermitteln

£} PFS - benutzerdefiniertes Ereignis anstofien
£ Projektsimulation aktivieren/deaktivieren
£ Rechtsklick simulieren

£} Remanentdaten speichern

£} Runtime beenden

£ 57-Graph Heuristik auswerten

£} SAP Funktion ausfiihren

b Ysorachumschalung|

rchivserver -
Schnellhilfe
Sprachumschaltung o

Diese Funktion schaltet in mehrsprachigen Projekten auf
eine ausgewahlte Sprache um.
Mehr im Online-Handbuch

[ ok ][ abbrechen | [ hife |

In dem sich 6ffnenden Dialog wahlen Sie die Sprachdatei durch Klick auf die Schaltflache ...

Wahlen Sie in dem sich 6ffnenden Dialog TUTORIAL-PORTUGUESE.TXT
Bestatigen Sie lhre Eingabe mit OK
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7.

Benennen Sie diese Funktion mit Language_portuguese im Eigenschaftenfenster.
Gehen Sie dazu im Eigenschaftenfenster auf den Knoten Allgemein.

Wiederholen Sie den oberen Schritt fir lhre Systemsprache.
Benennen Sie diese Sprachumschaltungsfunktion mit Language_native. Wahlen Sie
ZENONSTR.TXT als Sprachdatei.

Hinweis: Die zu verkntpfende Datei ZENONSTR.TXT enthalt immer die Sprache, auf die Ihr System
eingestellt ist. Wenn sie mit zenon auf einem deutsprachigen Betriebssystem arbeiten, so verkntpfen
Sie in unserem Beispiel Punkt 8 der obigen Anleitung mit ZENONSTR.TXT.

DER VORTEIL:

Diese Funktion muss pro Sprache nur einmal erstellt werden!

Wann immer Sie die Sprachumschaltung nutzen wollen, verkntpfen Sie die bestehende Funktion mit
dem jeweiligen Element (z B. Button, Bildelement, ...). Sie mussen nur sicherstellen, dass das
Schlusselwort bei der Projektierung ein @-Zeichen vorangestellt hat und dieses Schlusselwort auch in
der Sprachdatei hinterlegt ist.

-

Info

Sie wissen nun, wie Sie eine Funktion fur die Sprachumschaltung in Ihrem Projekt
anlegen konnen.

5.2.2 Funktion anwenden

1.

Fihren Sie nun die vorausgegangenen Schritte zusammen, um lhre Ubersetzungen in der
Runtime sicht- und anwendbar zu machen.

Um die Sprachumschaltung zu aktivieren, legen Sie diese auf zwei Buttons Native und Portuguese.

1.

oos W

Offnen Sie das Bild Main.

Wahlen Sie aus der Menuzeile Elemente => Button
Zeichnen Sie im Bild Main einen Button

Wahlen Sie die Funktion Language_Portuguese

Im Eigenschaftenfenster fugen Sie in der Eigenschaftengruppe Darstellung im Eingabefeld
Text Zeile 1: Portuguese ein.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 und verwenden Sie dabei die Funktion flr
Sprachumschaltung auf Ihre Systemsprache (zenonstr.txt).

In einem fraheren Schritt (auf Seite 20) wurde diese Funktion bereits erstellt und mit
Language_native benannt.

21|59



5.2.2.1 Textfelder einfligen

Nachdem Sie nun die notwendigen Vorarbeiten kennen, wenden sie die Sprachtabelle in einem Bild
mit zwei Texten an:

1.

vos W N

6.
7.

Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Bilder

Wahlen Sie das Bild Main

Offnen Sie das Bild mit einem Doppelklick auf den Namen Main
Wahlen Sie aus der Menuzeile Elemente => Statischer Text

Zeichnen Sie im Bild Main das Textfeld

1l o~

Geben Sie im Eigenschaftenfenster im Eigenschaftenfeld Text @Fiillstand ein

Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 mit dem Wort Temperatur
(im Eigenschaftenfenster ist @Temperatur einzugeben)

¥ |Info

Das Zeichen @ dient als Indikator fir sprachumschaltbare Texte!

5.2.2.2 Erster Test in der Runtime

Sie kénnen nun die projektierte Sprachumschaltung in der Runtime testen:

»
»

Die aktuellen Runtime Dateien erstellen Sie mit der F7-Taste.

Die Runtime starten Sie mit der F5-Taste.
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Je nach Positionierung lhrer Textfelder und Buttons sollte die Runtimeansicht so &hnlich aussehen.
Durch Klick auf die Sprachbuttons sollten die Texte zwischen den beiden Sprachen wechseln.

Fillstand Temperatur

ative

¥ Info

Die Runtime kann mit der Tastenkombination Alt + F4 beendet werden.

5.2.2.3Sprache als Text anzeigen

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie in mehrsprachigen Projekten die jeweilige Projektsprache als Text
anzeigen konnen.

Dazu sind folgende Schritte - zuséatzlich zu der bisherigen Projektierung - notwendig:
1. Ubersetzen Sie ein Schlusselwort
2. machen Sie dieses Schlusselwort mit einem vorangestellten @-Zeichen sprachumschaltbar

3. platzieren Sie ein Textfeld in Ihrem Bild

Dies wird folgendermassen projektiert:
1. offnen Sie im Projektmanager den Knoten Sprachdatei
2. geben Sie ein neues Schlusselwort ein: Sprache

3. Tragen Sie in der jeweiligen Sprache anstelle der wortwértlichen Ubersetzung die Begriffe
native (in der Spalte ZENONSTR.TXT), sowie portuguese (in der dazugehorigen Spalte) ein

4. Wechseln Sie im Projektmanager in den Knoten Bilder.

5. Platzieren Sie ein Element Statischer Text und tragen Sie in den Darstellungseigenschaften
im Eingabefeld Textfeld @Sprache ein
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6. Starten Sie die Runtime (F5)
|z zenon Supervisor EE

Temperatura

portuguese

Hinweis: Das Schlusselwort wird dabei nicht in seiner urspringlichen Bedeutung Ubersetzt, sondern
dient vielmehr als Platzhalter. Die Ubersetzung reprasentiert in diesem Beispiel die Sprache der
Ubersetzung.

¥ |Info

Sie wissen nun, wie sie die gewahlte Sprache als Text anzeigen kdnnen.

5.2.2.4Praxistipps fur die Funktion Sprachumschaltung

»  Erstellen Sie immer eine neue Sprachtabelle wenn Sie eine Funktion Sprachumschaltung
anlegen und umgekehrt.

» Bennen Sie lhre Funktion eindeutig.

» Stellen Sie bei der Benennung allen Sprachumschaltungsoptionen ein Prafix voran (z. B.
Language_ ..., Switch_to_...).

»  Um die Ubersichtlichkeit in der Detailansicht Funktionen zu optimieren, benutzen Sie
Filtertexte und Sortierung.
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5.3 Weitere Sprachen hinzufiigen

Im nun folgenden Schritt fugen Sie dem bestehenden Projekt als weitere Sprache Polnisch  hinzu.

Folgende Schritte sind dazu notwendig:

»
»
»

Sprachdatei anlegen
Schltsselworter eingeben

Funktion erstellen

1. Legen Sie eine neue Sprachdatei an:

Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Sprachdatei.
Erstellen Sie eine neue Sprachdatei und benennen Sie diese mit TUTORIAL-POLISH

Erganzen Sie diese neue Sprachdatei mit den jeweiligen Ubersetzungen (Fullstand:
poziom, Temperatur: temperatura)

2. Erstellen Sie eine neue Funktion:

e)

Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Funktionen
Erstellen Sie mit Funktion neu eine neue Funktion

Wahlen Sie im Funktionsauswahlfenster im Knoten Anwendung den Eintrag
Sprachumschaltung.

Klicken Sie bei der Option Sprachdatei die Schaltflache ... und wahlen Sie im
Dateiauswahldialog die Datei TUTORIAL-POLISH.txt.

Benennen Sie diese Funktion mit Language_polish

3. Funktion verknupfen

Offnen Sie das Bild Main mit einem Doppelklick auf den Namen
Wahlen Sie aus der MenUzeile Elemente => Button

Zeichnen Sie einen Button

Wahlen Sie die Funktion Language_polish

Im Eigenschaftenfenster fugen Sie in den Darstellungseigenschaften im Eingabefeld Text
Zeile 1: Polish ein
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f)  Testen sie die neuprojektierte Sprachumschaltung fir Polnisch in der Runtime (F5).

Fillstand Temperatur

Portuguese

—

¥ Info

Die Runtime kann mit der Tastenkombination Alt + F4 beendet werden.

5.4 Simulation der Sprachumschaltung im Editor

Sie kdnnen bereits bei der Projektierung im Editor erste Auswirkungen der Sprachumschaltung
simulieren. Dieser Schritt ist besonders hilfreich, um unterschiedliche Textlangen bereits bei der
Projektierung im Editor sichtbar zu machen. Die Dialogsprache des Editors bleibt dadurch
unverandert.

Dazu:
1. Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Sprachdatei

2. Wahlen Sie im Kontextmenu oder der Symbolleiste Sprachdatei fiir Editor und wahlen Sie die
entsprechende Sprache aus.
Die Benennung erfolgt analog zu den Namen der Sprachtabellen.
Der unterste Eintrag der Dropdownliste aktiv schaltet die Funktionalitat ein (bei aktiver
Checkbox) oder aus (Eintrage sind grau).

W ) Bl ef B 38 X W S 8-8F 6|9

Schliissehwort ZENONSTR.TXT TUTORIAL-PORTUGUESE.TX] ZENONSTR.TXT

Filtertext T| Fitertext ?| Filterteodt |V | TUTORIAL-PORTUGUESETIT
Fiillstand Fiillstand nivel TUTORIAL-POLISH.TXT
Temperatur Temperatur temperatura -

Sprache Ubersetzungsspra...  Lingua |i| aktiv
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* Info
Durch die Auswahl Sprachdatei fur Editor kénnen Sie direkt im Editor Ihre

Projektierung mit der gewahlten Sprache anzeigen lassen. Die gewahlte
Sprachdatei wird durch eine griine Uberschrift gekennzeichnet.

ANSICHT IM EDITOR BEI GEWAHLTER SPRACHTABELLE

PR YIE R W AR - AN ; N - RS A
Keyword ZENONSTRTXY TUTORIAL-PORTUGUESE.T Hn 1T
T 7 x ¢ : 71 Fin nhel temperatura
COUNTRY German COUNTRY German COUNTRY German coL
COUNTRY Portugue.. COUNTRY Portugue.. COUNTRY Portuguese oL
COUNTRY select Portugiesisch Portuguese Port
Fillng level Filing level nhe pon
Termnpesature Temperature temperatura termy
Alarm function Alyrm function Alaem functon Alare
Alle quittieren Alle quitteren Alle quittieren Alle
backup screen backup screen backup screen bachk
Benpichtext f0r den B..  Benpietent f0r den Benspreitent fur den Betreff ind Beryy ®
COUNTRY select COUNTRY select COUNTRY select COoL Roroooroneees ' CECTTETTEE a
delete all delete ol delete 28 Alle v
Prnt Pret Pret Druc - MasiTimene .
i 24 kgado - B | . P
Example AML Example AML Example AML Bersy
Example CEL Example CEL Exaenple CEL Beiyy
Bpont Emont Exmont Expe

5.5 Verwendung des @-Zeichens

Das @-Zeichen dient als Indikator, dass der nachfolgende Text sprachumschaltbar sein soll.
Nach Anlage der entsprechenden Ubersetzung in der Sprachtabelle (siehe Schltsselworter verwalten
(auf Seite 17)) stehen diese Ubersetzungen zur Verfligung.

In der Praxis wird es auch zu Mehrfachverwendungen eines Schlusselwortes kommen. In diesem Fall
nehmen Sie das verwendete Schlusselwort nur einmal in der Sprachtabelle auf.

5.5.1 Regeln bei Verwendung des @-Zeichens

Schlusselwérter werden durch das Zeichen @ gekennzeichnet. Dabei gilt:

Text@ Der Text wird nicht Ubersetzt
@Text@ Der Text zwischen den @ wird Ubersetzt

Hier gilt: Nach einer ungeraden Anzahl von @ wird
der Text Ubersetzt (man Beginnt am Anfang des
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Eintrags zu zahlen).

Zum Beispiel: @user@Doe
» user wird Ubersetzt

» Doe nicht

VERKETTEN
Ein Aneinanderketten von Textelementen, die Ubersetzt werden, und solchen, die nicht Gbersetzt
werden, ist moglich:
B Beispiel
@Der Benutzer@ Doe @wird ausgeloggt.
@Text1@ Text2 @Text3
P Text 1: wird Ubersetzt

P Text 2: wird nicht Ubersetzt

P Text 3: wird Ubersetzt

5.5.2 Beispiel mit zusammengesetzten Wortern

Bereits bestehende Schlusselworter kénnen auch in Kombination genutzt werden.
Aufgabenstellung:

Folgende Begriffe sollen sprachumschaltbar sein und in Menus dargestellt werden:
» Lichtein

» Klimaanlage ein

Die Ubersetzung lautet:

» ldmpada ligado
(Licht ein)

» ar condicionado ligado
(Klimaanlage ein)

» ldmpada desligado
(Licht aus)
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»

ar condicionado desligado
(Klimaanlage aus)

5.5.2.1 Der einfache Weg

Der einfachste Weg in diesem Beispiel ist, den Text wie folgt in der Sprachtabelle einzugeben:

@Licht ein

@Klimaanlage ein

In der Sprachtabelle wirden in unserem Beispiel einfach die Begriffe "Licht ein" und "Klimaanlage ein'

unabhangig voneinander mit beiden Wortern Ubersetzt.

5.5.2.2Der elegante Weg

Viel effizienter wird es jedoch, wenn wir bereits Ubersetzte (Einzel-)Worter zusammensetzen. Je
umfangreicher Ihr Projekt, desto grosser die Synergien!

Fugen Sie die Schlusselwérter zu Ihrer Sprachdatei ZENONSTR.TXT neu hinzu:

Flugen Sie die Ubersetzungen in der Sprachdatei TUTORIAL-PORTUGUESE.TXT hinzu:

1.
a) Licht
a) Klimaanlage
b) ein
Cc) aus
d) Steuerung
2.
a) lampada
b) ar condicionado
¢) ligado
d) desligado
e) controle
W6, 50 ] Bl ef fa 0% o8 O | B GE GE S oo or | B - B - TG e
Schliissehwort ZENONSTR.TXT TUTORIAL-PORTUGUESE.TXT
Fitertext F| Fittertext ?| Filtertext ?|
aus aus desligado
&in an ligado
Fiillstand Fiillstand nivel
Kimaanlage Kimaanlage ar condicionado
Licht Licht |&mpada
Sprache native portuguese
Steuerung Steuerung controle
Temperatur Temperatur temperatura
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Achtung:

Arbeiten Sie ruhig und konzentriert. Hier kommt es auf jeden Leerschritt und seine Platzierung an.
@Licht@ @ein ist nichtgleich @Licht@@ ein. Beachten Sie dazu die Regeln wie im Kapitel "Regeln
bei Verwendung des @-Zeichens" (auf Seite 27) beschrieben.

5.5.2.3Menis und zenon Web Server

Sprachabhéngige Mendus erstellen Sie ebenso einfach wie Elemente. In diesem Beispiel werden nur
Menus zur Darstellung der Textumschaltung angelegt. Auf die Verkntpfung der MenUeintrage mit
einer Variablen wird bewusst verzichtet.

1. Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Meniis.
2. Wahlen Sie in der Symbolleiste der Detailansicht Hauptmenii neu
3. Benennen Sie das soeben erzeugte Hauptmend mit Main
a) Klicken Sie dazu im Knotenpunkt der MenUeigenschaften auf den ersten Eintrag.
b) Tragen Sie im Eigenschaftenfenster im Textfeld die Benennung Main ein.
Sie finden dieses Textfeld im Knotenpunkt Darstellung / Typ.
4. Klicken Sie in der Querverweisliste in das erste Kastchen (links oben) und erstellen Sie einen
Eintrag @Steuerung
5. Beftllen Sie die darunterliegende Kastchen mit den Eintragen
@Licht@ @ein
@Licht@ @aus
@Klimaanlage@ @ein
@Klimaanlage@ @aus
Projektmanager
..... 5 Vemegel ~ 5 | [Fn e 3N | #
_____ et i RN IE L)
..... ¥ Message Control Rurmme-Menu?
..... Em IC3 Hauptmeniis L
..... # | Report Generator . . Steuerung
[]---al} Benutzerverwaltung B Kontextmenis @Licht ein
----- Z7 SAP Interface — @Licht aus
(-2 Dateien @Klimaanlage ein
""" T Andenungshistorie = .....@Klimaaniage aus
- g Projektsicherungen 4
----- |8 Globale Symbolbibliothek 4
.= Projektbaum Eﬁg Metzwerktopologie
Eigenschaften: ID_@LICHT@_@EIN: Main - Projekt: TUTORIAL_INTERNATIOMAL o
S =Y M= | L] =W s M= Mk
-~ Darstellung / Typ
{2 Berechtigung Darstellung / Typ
{2 Sollwert absetzen Tz @Steuerung
{2 Funktion/Makro Mend ID:  ID_@LCHT@_@EIN
2 Hife [ Aktiv Aktionstyp: | Keine Aktion
Hinweis:

Im zenon Web Server steht die Sprachumschaltung in der Menufunktion nicht zur Verfugung!
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5.5.2.4Menus in der Runtime sichtbar machen

Bevor Sie nun lhre sprachumschaltbaren Menus in der Runtime nutzen k&nnen, mussen Sie diese

noch im Editor aktivieren. Das erfolgt mit Hilfe einer Funktion.

1. Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Funktionen.

2. Wahlen Sie Funktion neu...
3. Wahlen Sie
a) die Bilderfunktion

b) Meni anzeigen

BWahien Sie cins Funk oot

Funktionsauswahl

E|---‘§,“" Favariten
£} Bildumschaltung
L) sollwert absetzen
o-E+d AML und CEL
H-- ™1 Anwendung
]:i Archivserver
H-& Benutzerverwaltung
—-# Bilder
----- £} Bild indiziert
----- £} Bild schliefen
----- £} Bild zuriick
----- £} Bildmittelpunkt verschieben
----- £} Bildumschaltung
----- £} Eingabe auf Element mit Fokus aktivieren
----- £} Fokus auf Schablone setzen
----- £} Fokus verschieben
----- £) Fokus von Schablone nehmen
----- £ Monitor zuordnen
----- £ Runtimeprofile
----- £} schablone schliefen
----- £ solwertvorgabe firr Keyboard-Bild
__Q Ubersichtsfenster anzeigen

Schnellhilfe

Interne ID: FKT_BILD_MENU

Menii anzeigen

Diese Funktion 6ffnet oder schlieft ein ausgewahltes
Hauptmend. Wahlweise kann vorher ein Dialog fir den
Benutzer gedffnet werden.

Mehr im Online-Handbuch

ok | [ abbrechen | [ Hife

]

4. Wahlen Sie in der sich 6ffnenden Dialogbox

a)

b)

die Aktion Mend anzeigen und

Main als Menu

Menl anzeigen

Aktion:

[MEHI:I anzeigen

Menii:

[Main

|| Diesen Dialog zur Runtime anbieten
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5. Benennen Sie im Eigenschaftenfenster diese Funktion mit Show_Menue

Abschliessend zeichnen Sie im Bild Main noch eine Schaltflache und wenden die soeben erstellte
Funktion an.

Nachdem Sie nun die notwendigen Vorarbeiten geleistet haben wenden Sie das erstellte Menu auf
einem Button an:

1. Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Bilder.
Wahlen Sie das Bild Main
Offnen Sie das Bild mit einem Doppelklick auf den Namen Main

Wahlen Sie aus der Menuzeile Elemente => Button

vos W N

In dem sich o6ffnenden Fenster
a)  Funktionsauswahl
b) wahlen Sie die Funktion Show_Menue

6. Benennen Sie diesen Button mit Menu anzeigen.
Wechseln Sie dazu im Eigenschaftenfenster auf den Knotenpunkt Darstellung und geben Sie
den Text im Eingabefeld Text Zeile T: ein.

¥ Info

Wenn Sie den Begriff "Menls anzeigen" auch in lhre Sprachtabelle eintragen,
wird auch dieser Button sprachabhangig angezeigt. Der Buttonbeschriftung
stellen Sie dementsprechend ein @-Zeichen voran.

Die Ubersetzung lautet: Mostrar menu

Testen Sie lhre Eingaben in der Runtime.

5.6 Schriftlisten und Textlange

Wenn Sie dieses Tutorial bisher Schritt fur Schritt nachgestellt haben, wird es Ihnen bereits aufgefallen
sein: unterschiedliche Sprachen haben unterschiedliche Textldngen.

Dieser Umstand stellt vor allem bei Buttons eine Herausforderung dar. Durch den eingeschrankten
Platz kann es dazu kommen, dass Texte abgeschnitten werden.

Eine sehr einfache und effiziente Losung ist in diesem Falle, flr langere Texteintrage eine kleinere
SchriftgréBe zu verwenden. Dazu stellt zenon die Funktionalitat von Schriftlisten zur Verfligung.

32|59



5.6.1 Schriftlisten

Bei Verwendung der Schriftlisten, muss nicht jede Schriftdarstellung in GroéBe, Art, Schnitt, Codierung
und Effekt einzeln, pro Text oder Beschriftung gesetzt werden.

Ein weiterer Vorteil: Anderungen an einem Schriftlistenobjekt werden automatisch auf die
gesamte Projektierung angewendet.

FREMDSPRACHIGE ZEICHENSATZE:

Schriftlisten werden auch fur fremdsprachige Zeichensatze verwendet. Fur asiatische, kyrillische oder
arabische Schriftzeichen bieten sie die Moglichkeit, Buchstaben im jeweiligen Alphabet darzustellen.
Auch sprachabhangige Sonderzeichen sind so abbildbar.

5.6.2 Arbeiten mit Schriftlisten

Zum Anlegen einer Schriftliste gehen Sie wie folgt vor:

1.
2.
3.

Wechseln Sie im Knotenpunkt Bilder auf Schriftlisten
Mit der Schaltflache Schriftliste neu erstellen Sie eine neue Schriftliste

Zur besseren Orientierung benennen Sie die erstellte Schriftliste.
In diesem Beispiel: Language_portuguese

Andern Sie die jeweilige Schrift.
Um diese Projektierung in der Runtime sichtbar zu machen, wahlen Sie eine Schriftart, welche

sich von der Standardschrift erheblich unterscheidet, wie z.B. Vladimir Script.
T | 7] 5o | =0 | B -] S| iSO
Schriftliste 1 |
Standardschriftt

Standardschrift2
| # Standardschrift3
e Standardschrift4
L7 s Standardschriftd
:E.zz.._....../ Button - normal
ket 7 Schrift 7
& Achtung

Die Anderungen mussen fur jede Schrift einzeln durchgefuhrt werden.

5.6.3 Standardschrift(en)

Inhalte aus der Symbolleiste Elemente sind mit Standardeinstellungen vorbelegt.
Um diese zu andern:
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1. Wechseln Sie im Knotenpunkt Bilder auf Schriftlisten.
2. Wechseln Sie in die Zeile mit der jeweiligen Schrift.

3. Klicken Sie auf ... neben der Eigenschaft Schriftart im Eigenschaftenfenster um das
Schriftartenfenster zu 6ffnen.

4. Andern Sie die Schrifteinstellungen nach Ihren Vorstellungen.

Schriftart: Schriftschnitt:
Standard
Arial -~
Arial monospaced |
Arial Rounded MT

Arial Unicode MS

Baskerville Old Face ~

Effekte

[ Durchgestrichen

[ Unterstrichen

Farbe:

Il 5chvarz - Skeript:
Westlich

AaBbYyZz

BELEGUNG DER SCHRIFTLISTEN:
P Standardschrift2 (Position 2) fur Textelemente in zenon

» Button - (Position 6) normal fir die Beschriftung des Elementes Button
¥ Info

Beachten Sie in Ihrer bisherigen Projektierung die Auswirkung, wenn Sie die
Schriftart oder -gréBe andern.

5.6.4 Projektierung der Schriftlistenumschaltung

Die Schriftlistenumschaltung wird ebenfalls mit der Funktion Sprachumschaltung realisiert. Auch hier
gilt: Pro Schriftliste legen Sie eine Funktion an, die beliebig oft verwendet werden kann.

Sollten Sie bereits eine Funktion zur Sprachumschaltung erstellt haben, kénnen Sie diese verwenden.
Es ist lediglich in der Funktion die entsprechende Schriftliste anzugeben.

3459



5.6.4.1 Neuanlage der Funktion fiir die Schriftumschaltung

Folgende Schritte erklaren die Erstellung einer Funktion zur Umschaltung zwischen einzelnen
Schriftlisten. Eine Sprachdateiumschaltung wird in diesem Beispiel absichtlich weggelassen.

1. Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Funktionen.

2. Wahlen Sie Funktion neu...
Die Auswahlbox der Funktionen 6ffnet sich.

3. Wahlen Sie im Ordner Anwendung die Funktion Sprachumschaltung.

Wahlen Sie eine Funktion u

Funktionsauswahl

[#-57 Favoriten

+)-E»J AML und CEL

2-m Anwendung

£) Drucker wahlen

£} EMS starten

Q EMS stoppen

£} Erweiterter Trend Diagramm drucken
£} Farbpalette umschalten

£ Funktionen bei Grenzwerten aktiv

£ Funktionen bei Grenzwerten aktiv finaktiv
£ Funktionen bei Grenzwerten inaktiv

£} Hilfe aufrufen

£ Nachladen

£ Offene Wartungen ermitteln

£} PFS - benutzerdefiniertes Ereignis anstofien
£ Projektsimulation aktivieren/deaktivieren
£ Rechtsklick simulieren

£} Remanentdaten speichern

£} Runtime beenden

£ 57-Graph Heuristik auswerten

£} SAP Funktion ausfiihren

S

EJ---;! Archivserver

Schnellhilfe

Sprachumschaltung

Diese Funktion schaltet in mehrsprachigen Projekten auf
eine ausgewahlte Sprache um.

Mehr im Online-Handbuch

| [ Abbrechen | [ Hife
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4,

5.

In der sich 6ffnenden Dialogbox wéahlen Sie die Schriftliste durch Klick auf die Dropdownliste
Schriftliste

Wahlen Sie Language_portuguese in der Schriftliste.
Sprachumschaltu u

Sprach- und Schriftumschaltung
Sprachdatei

Schriftiiste

anguage _portug
CSchrif‘Hishe 1
Grafiken

[

Hilfe

[

Multimedia

[

Texte und Formate

[

Report Definitionsdateien

[

ok | [ abbrechen | [  Hife |

Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit OK

Benennen Sie diese Funktion mit Schriftliste_portuguese im Eigenschaftenfenster.
Gehen Sie dazu im Eigenschaftenfenster auf den Knoten Allgemein.

Wiederholen Sie den oberen Schritt fur Ihre Systemsprache.
Wahlen Sie dazu Schriftliste 7 aus. Benennen Sie diese Funktion mit Schriftliste_native.

5.6.4.2Schriftumschaltung bei vorhandener Sprachumschaltungsfunktion

Sollten Sie bereits eine Funktion zur Sprachumschaltung erstellt haben, kénnen Sie diese verwenden.
Es ist lediglich in der Funktion die entsprechende Schriftliste anzugeben.

Nachfolgende Schritte bauen auf die bisherigen Tutorialschritte auf:

1.

voos W

Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Funktionen.

Wahlen Sie die bestehende Funktion Language_portuguese aus.

Wahlen Sie im Eigenschaftenfenster der Funktion die Schriftliste Language_portuguese aus
Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit OK.

Benennen Sie diese Funktion mit Language_portuguese im Eigenschaftenfenster.
Gehen Sie dazu im Eigenschaftenfenster auf den Knoten Allgemein.

Wiederholen Sie den oberen Schritt fur Ihre Systemsprache.
Benennen Sie diese Sprachumschaltungsfunktion mit Language_native. Wahlen Sie
ZENONSTR.TXT als Sprachdatei.
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5.6.5 Praxistipps zur Gestaltung unterschiedlicher Textlangen

Achten Sie bei der Projektierung darauf, dass Worter in verschiedenen Sprachen unterschiedlich lang
sein kdnnen.

Folgende Vorschlage kénnen Ihnen helfen, diese Aufgabe zu bewaltigen:

»  Projektieren Sie pro Sprache eine eigene Schriftliste:
z. B.: Button english big, Button italian big.

» Projektieren Sie pro Anwendungsbereich mehrere Schriftlisten:
z. B.: Buttonschrift groB / Buttonschrift klein.

»  Projektieren Sie lhre Schriftlisten mit einer hdheren SchriftgroBe:
z. B.: Buttonschrift um zwei Punkte groBer als Ublich, um spéater auftretende langere Schriften
mit einmaliger Korrektur der SchriftgroBe anzupassen.

Empfehlung: Verwenden Sie einen dieser Schritte bereits zu Beginn der Projektierung. Auch wenn
das Projekt vorerst nur in zwei Sprachen zur Verfligung stehen soll, sparen Sie sich bei einer spateren
Ausweitung zusatzliche Anpassungsarbeiten.

PRAXISBEISPIELE FUR UNTERSCHIEDLICHE TEXTLANGE

Englisch Italienisch

ein on innestato

aus off OFF
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FREMDSPRACHIGE ZEICHEN

Hinweis: Nicht jede Schriftart verfugt Gber die notwendigen Zeichen bzw. Schriftzeichen. Wenn Sie
eine asiatische oder kyrillische Schrift projektieren, wahlen Sie eine Schriftart, welche die erforderlichen
Sonderzeichen enthalt.

Schriftart: Schriftschnitt:

Avial Unicode MS Fett

Arial | |Standard o
Arial monospaced || [Scarsg

Arial Rounded MT
Arial Unicode MS Fett Schrag

Baskerville Old Face ~ —

Effekte Beispiel
[ Durchgestrichen
[ Unterstrichen
Farbe:

Il 5chvarz Skeript:

Japanisch u

Westlich

Pab B FTEF

Chinesisch GB2312
Chinesisch Bigh
Hebraisch
Arabisch
Griechisch
Trkisch
Baltisch
Mitteleuropaisch
Kyrillisch

Thai
Vietnamesisch

Achten Sie deshalb bereits bei der Projektierung darauf, eine Schrift zu verwenden, welche Uber
fremdsprachige Zeichenséatze verfugt.

B Beispiel
Die Schriftart Arial Unicode MS bietet die géngigsten Schriftscripte zur Auswahl

an.

HINWEIS ZU TASTENKOMBINATIONEN

Achten Sie auch bei der Zuweisung von Tastenkombinationen auf internationale Bezeichnungen,
ahnlich der bereits bekannten Systematik in Anwendungsprogrammen (Alt+P fdr Print anstelle Alt+D
fUr Drucken).

Hinweis: Die Tastenkombinationen werden bei den Element-Einstellungen im Knotenpunkt Runtime

im Eingabefeld Tastenkombination projektiert.

ZUSATZNUTZEN DER SPRACHUMSCHALTUNG

Eine weitere Anwendungsmaoglichkeit der Sprachumschaltung bietet die Anpassung des textlichen
Erscheinungsbildes an &uBerliche Gegebenheiten. Eine Sprachumschaltung muss nicht zwangslaufig
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zu einer zweiten Sprache fuhren:

Beispiele:

»  Dickere Schrift bei kontrastreicher Darstellung

» Geadnderte Schriftfarbe um rot-/grin Sehschwache entgegenzuwirken

6 Sprachumschaltbare Grafiken

Im folgenden Abschnitt wird die Sprachumschaltung mit der jeweiligen Flagge grafisch dargestellt.

6.1 Sprachumschaltbare Grafiken - Dateisystem

Anders als bei Texten, mussen Grafiken nicht gesondert als sprachumschaltbar gekennzeichnet sein.
Die Zuordnung passiert auf Dateiebene unter Zuhilfename von (von zenon vorgegebenen)

standardisierten Verzeichnissen.

Um dieses Prinzip zu verstehen, beachten Sie Folgendes:

1. Offnen Sie in einem neutralen und leeren Projekt den Knotenpunkt Dateien.

2. Klicken Sie auf den Knotenpunkt Grafiken.

& Vemiegelungen
@ Energy Management System
d Message Control
Meniis
# | Report Generator
€ Benutzerverwaltung
7 SAP Interface
=12 Dateien
15} Grafiken
&) Hife
= Mutimedia
D Texte und Formate
E Treiber
E'. Report Viewer
[ Sonstige
1 Anden nnshistorie

-

m

PTG SE =N EE W R P =R R )
Status Dateiname # | Typ
r r r

0 gesamt /0 aefiltert / 0 selektiert

Hinweis: Beachten Sie den leeren Inhalt dieses Ordners

Grole Vorschau

3. Wechseln Sie in den Knotenpunkt Sprachdatei und erstellen Sie dort eine neue Sprachdatei.

4. Benennen Sie die neue Sprachdatei mit TUTORIAL-PORTUGUESE.

5. Wechseln Sie zurtck in den Knotenpunkt Dateien:
Das erste, was nun auffallt ist, dass der Ordner Grafiken Unterordner enthalt (zu erkennen an

dem vorangestellten [+]).

6. Offnen Sie den Ordner Grafiken mit Klick auf [+].

7. Zu einem besseren Verstandnis wird nun eine dritte Sprache hinzugeftgt

8. Erweitern Sie die Ansicht des Knotenpunktes Dateien, sodass die Ordner Dateien und

Grafiken aufgeklappt sind.

9. Klicken Sie nun einmalig im Knotenpunkt auf den Eintrag Sprachdatei
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10. Beobachten Sie nun den Ordner Dateien wahrend Sie folgendes projektieren:
a) Erstellen Sie eine neue Sprachtabelle
b) benennen Sie diese mit TUTORIAL-POLISH
€) und bestatigen Sie diesen Eintrag mit OK.

T e A N R DN A )
-BJ ] e:,;ﬂken Schliisselwort ZENONSTR.TXT TUTORIAL-PORTUGUESE. TXT TUTORIAL-POLISH.TXT
5} TUTORIAL-POLISH Fitetet 7| Fitertext 7] Fitertext 7] Fitertext 7
1} TUTORIAL-PORTUGLE... Fiillstand Fiillstand nivel Fiillstand
El Hilfe Sprache Ubersetzungsspra...  Lingua Ubersetzungssprache
i Muttimedia , Temperatur Temperatur temperatura Temperatur

() TUTORIAL-PORTUGLE...
ﬁ Treiber
2} Report Viewer
[ Sonstige

71 Bimdan mnchictaria

m

Bei Ausfuhrung einer Sprachumschaltefunktion wird die Grafik aus dem jeweiligen Ordner
automatisch in die Runtime geladen.

¥ Info

Wird eine Sprachtabelle geldscht, so bleiben die Unterverzeichnisse im
Knotenpunkt Dateien erhalten.

6.2 Sprachumschaltbare Grafiken - Vorbereitung

Nachdem Sie nun das Prinzip der umschaltbaren Grafik kennengelernt haben, projektieren Sie die
Aufgabenstellung.

VORBEREITUNG:

Fur die nachsten Schritte sollten Sie pro Sprache eine Bilddatei der jeweiligen Landesflagge bereit
haben.

1. Erstellen Sie im Knotenpunkt Sprachumschaltung zwei neue Sprachdateien und benennen Sie
diese mit TUTORIAL-PORTUGUESE.TXT sowie TUTORIAL-POLISH.TXT.

2. Wechseln Sie in das Bild Main.

3. Zeichnen Sie einen Button und bestatigen Sie den folgenden Dialog ohne eine Funktion
auszuwahlen mit OK.
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4. Wahlen Sie im Eigenschaftenfenster unter Darstellung und dort die Eigenschaft Grafikdatei:
die Schaltflache ...

5. In dem sich nun &ffnenden Dialog wahlen Sie Datei importieren...
eI NN 4
Status Dateiname # | Typ Grolke Vorschau
r r r r r

01 _flagge_sprache.gif = gif 0 KB

flagge-cesterreich-.. | gif 76 KB

0|

6. Indem sich nun 6ffnenden Dateibrowser wahlen Sie eine Grafikdatei (Landesflagge), passend
zu lhrer Landessprache.

6.3 Projektierung von Sprachumschaltbaren Grafiken

Nachdem Ihr Projekt in Ihrer Sprache angelegt und mit einer entsprechenden Grafik versehen wurde,
fugen Sie nun die fremdsprachigen Grafikinhalte ein.

Dazu sind zwei Schritte notwendig:
1. Grafik in entsprechendem Dateiordner hochladen

2. Anpassung der Sprachumschaltefunktion

6.3.1 Grafik in Dateiordner hochladen

Beim Hochladen der Grafiken gehen Sie wie tblich in zenon vor:
1. Offnen Sie den Knotenpunkt Dateien.
2. Klicken Sie im Strukturpunkt Grafiken den Ordner TUTORIAL-PORTUGUESE.
3. Laden Sie mit dem Befehl Datei importieren... die entsprechende Grafik hoch.

4. Wiederholen Sie diesen Schritt mit der Grafik fur die polnische Sprache.
& Achtung

Die Dateibenennung der Bilder muss bei der Sprachumschaltung in allen
Sprachen identisch sein.
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6.3.2 Anpassung der Sprachumschaltefunktion

Wenn Sie jetzt noch eine Sprachumschaltefunktion erstellen, kénnen Sie die Projektierung Ihrer
sprachabhangigen Grafikumschaltung in der Runtime testen.

1. Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Funktionen.

2. Wahlen Sie Funktion neu...
Die Auswahlbox der Funktionen 6ffnet sich.

3. Wahlen Sie unter Anwendung die Funktion Sprachumschaltung.

4. Wahlen Sie in der sich 6ffnenden Dialogbox durch Klick auf die Dropdownliste Grafiken.

Sprach- und Schriftumschaltung
Sprachdatei

Schriftiiste

[

Ordnerumschaltung
Grafiken

[

TUTORIAL-POLISH
TUTORIAL-PORTUGUESE

Multimedia

[

Texte und Formate

[

Report Definitionsdateien

[

OK ] [ Abbrechen ] [

5. Wahlen Sie TUTORIAL-PORTUGUESE.
6. Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit OK.

¥ Info

Sie kédnnen diese Zuordnung der Grafik selbstverstandlich einer bereits
projektierten Funktion hinzufugen.

6.4 Praxistipps Grafiken umschalten

»  Wie schon &fters in diesem Tutorial erwahnt: eine einheitliche Benennung erleichtert die
Projektierung. Da bei der Grafikumschaltung der Bildername eine entscheidende Rolle spielt,
sollten Sie hier (ausnahmsweise) auf die Landerbezeichnung im Dateinamen verzichten.
Stattdessen fugen Sie der Bildbenennung eine Bezeichnung wie z.B.
Flagge_Sprachidentifizierung hinzu.
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»  Sie kdnnen die Moglichkeit der Sprachumschaltung nicht nur zur "Ubersetzung" von Bildern
verwenden. Eine mogliche Anwendung ist die Wahlmaéglichkeit zweier Bedienoberflachen,
um z. B. auBerlichen Einflussen wie Sonnenstrahlen entgegenzuwirken.

» Ein weiteres Anwendungsbeispiel fur umschaltbare Grafiken ist die Moglichkeit,
landerspezifische Firmenlogos in Threm HMI-System zu visualisieren.

»  Auch wenn Sie nur in einer Sprachregion tatig sind: nutzen Sie diese Funktion fur lhre
Zwecke. So kénnen Sie z.B. einzelne Werke (auch in einem Land) mit dieser Funktion grafisch
kennzeichnen.

7 Einheiten umrechnen

Nicht nur die Sprache, auch MaBeinheiten sind abh&ngig von Regionen. Mit zenon sind Sie auch fur
diese Aufgabe bestens gerustet.

7.1 Projektierung der Werteumrechnung

In diesem Tutorial werden Sie jetzt die Masseinheit internationalisieren: Liter werden in Gallonen
umgerechnet und Grad Celsius in Fahrenheit.

Dazu gehen Sie analog zu den bisherigen Schritten vor:
»  Parametrierung der Werteumrechnung
»  Zuordnung zu Variable
»  Erstellung einer Funktion
>

Anwendung der Funktion

7.1.1 Vorbereitung des Projektes

Sollten Sie dieses Tutorial bis hier her Schritt fr Schritt nachvollzogen haben, so werden Sie von den
nun folgenden Einstellungen bereits einige vollzogen haben. In diesem Falle kénnen Sie Ihre bisherige
Arbeit Ubernehmen bzw. die bereits vollzogenen Schritte auslassen.

P Wahlen Sie das Bild Main

»  Offnen Sie das Bild mit einem Doppelklick auf den Namen
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TEXT EINFUGEN
»  Wahlen Sie die Mendleiste Elemente.
Wahlen Sie dort Statischer Text.
Platzieren Sie diesen Text in ihrem Bild.
Geben Sie im Eigenschaftenfenster das Wort @Fiillstand ein.
Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Sprachdatei.
Platzieren Sie den Cursor in der letzen Zeile der Spalte Schltsselwort.

Tragen Sie das zu Ubersetzende Schlusselwort Fillstand ein.

v v Vv Vv Vv Vv Vv

Bestatigen Sie die Eingabe mit der Eingabetaste. Die Zellen der restlichen Sprachdateien
werden mit diesem Eintrag vorausgefullt.

»  Tragen Sie die Ubersetzung in der jeweiligen Spalte Ihrer Sprachdatei ein (nivel).

»  Wiederholen Sie die Schritte mit dem Wort Temperatur.
Die Ubersetzung lautet: temperatura.

ZAHLENWERTE EINFUGEN

Um die nachfolgend beschriebene Projektierung der Einheitenumrechnung sichtbar zu machen fugen
Sie lhrem Projekt noch Zahlenwerte hinzu:
»  Wahlen Sie die Mendleiste Elemente.
» Wahlen Sie dort Zahlenwert.
» Platzieren Sie diesen Text in ihrem Bild.
» Wahlen Sie die Variable Fiillmenge.
4

Wiederholen Sie diese Schritte mit der Variable Temperatur.
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ANSICHTMUSTER DER BISHERIGEN PROJEKTIERUNG IM EDITOR

A -7 = = |
DU Falistand ool DD Temperaturs ool liililliliiiiil

7.1.2 Projektierung der MaBeinheit

Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Variablen.

4

» Wahlen Sie den Eintrag MaBeinheiten.

P Erstellen Sie mit Basiseinheit neu eine neue Basiseinheit.
4

In diesem Beispiel wollen wir Liter in Gallonen umrechnen.
Benennen Sie deshalb Basiseinheit mit Fullmenge.

»  Erstellen Sie mit Umrechnungseinheit neu den Eintrag Liter.

Drucken Sie dazu das Symbol oder benutzen Sie die Rechte Maustaste.
» Belassen Sie die Einstellungen im Eigenschaftenfenster wie vorgegeben.
»  Erstellen Sie einen zweiten Eintrag und nennen Sie diesen Gallonen.

»  Andern Sie im Eigenschaftenfenster des Eintrages Gallonen den Faktor auf 0,264172.

Allgemein
MaBeinheit: Gallonen Faktor: 0.264172
Offset: 0.000000 Kommaverschiebung: 0

45|59



MABEINHEITENUMRECHNUNG MIT FAHRENHEIT
»  Wiederholen Sie diese Schritte fur die Temperatur
» Erstellen Sie dabei Eine neue Basiseinheit Temperatur und

» zwei Umrechnungseinheiten Celsius und Fahrenheit

Allgemein

MaBeinheit: Fahrenheit Faktor: 1.800000
Offset: 32000000 Kommaverschiebung: 0

¥ Info

Fur die Umrechnung von Celsius in Fahrenheit setzen Sie folgende
Eigenschaften:

Faktor: 1.8 und Offset; 32

7.1.3 Zuordnung zur Variable

Damit zenon die MaBeinheiten einer Variable zuordnen kann, sind folgende Schritte auszufuhren:
»  Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Variable.
» Wahlen Sie die Variable Temperatur.
»  Wahlen Sie im Eigenschaftenfenster unter Allgemein die Eigenschaft MaBeinheit: aus.
>

Wahlen Sie in der Dropdownliste die MaBeinheit Temperatur.
L AR AR AREERE K SN RO R AR A R |

Mame # | Kennung | Mabeinheit Treiber Datentyp

i i i i i
Fillmenge Fillmenge Intern - Treiber fir interne Variablen INT
Temperatur Temperatur Intern - Treiber fir interne Variablen INT

2 gesamt / 2 gefiltert / 1 selektiert | 0 Tags verwendet / unbegrenzt Tags verfigbar

MAL oo
Allgemein
MName: Temperatur
Kennung:
MabBeinheit: Temperatur] t]

. Fillmenge
Anlagengruppen: amramaT |

Wertattribute

CA R n 71

»  Wiederholen Sie diesen Schritt mit der Variable Fillmenge und der MaBeinheit Fiillmenge.
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7.1.4 Projektierung der Funktion

»  Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Funktionen.
»  Erstellen Sie mit Funktion neu eine neue Funktion.

» Wahlen Sie in dem sich 6ffnenden Funktions-Auswahl-Dialog den Eintrag Variable
Einheitenumschaltung

Dieser Eintrag befindet sich im Knoten Variable.

»  Wahlen Sie im folgenden Dialogfenster neben der Basiseinheit Fullmenge, die Dropdownliste
Umschalten in.

» Andern Sie in der Dopdownliste den Eintrag <Basiseinheit> auf Gallonen.
P Bennenen Sie diese Funktion mit convert_to_Gallons.

»  Wiederholen Sie diese Schritte fur Liter und benennen Sie die neue Funktion mit
convert_to_Liter.

Einheitenumschaltung | &8 |
Einheitenumschaltung
Basiseinheit Umschalten in
Fillmenge Liter
Temperatur <Basiseinheit=

7.1.5 MaBeinheit und Funktion auf Button anwenden

Die Anwendung der Funktion Mal3einheitenumschaltung ist wieder sehr einfach:
1. erstellen Sie einen Button

benennen Sie den Button mit Liter

ziehen Sie die Funktion via Drag&Drop Uber den Button

wiederholen Sie die Schritte fir Gallonen

v W

testen Sie lhre Projektierung in der Runtime
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* Info
Damit Sie die Einheitenrechnung in der Runtime nachvollziehen k&nnen, massen

die Werte von Fullstand und Temperatur befullt sein.

Klicken Sie dazu mit einem Linksklick der Maus auf das Zahlenwertfeld und
setzen Sie einen Modifizierten Spontanwert, z.B. 20000

BEISPIEL FUR SOLLWERTVORGABE:

—

Fillmenge

Kommando

[Modiﬁzieren Spontanwert

Messbereich

Wert | EIli0] Mi. : 0

] [l y  Max.: 25000

[ o | [ bbrechen |

Selbstverstandlich kénnen Sie auch hier die Buttonbeschriftung Liter mit einem vorangestellten
@-Zeichen und einen Eintrag in der Sprachtabelle Ubersetzen.

7.2 Skripte zum Zusammenfassen mehrerer Funktionen

Im Laufe dieses Tutorials wurden mehrere Funktionen erstellt. Dieses Kapitel widmet sich der
Herausforderung, mehrere Funktionen in einem Skript zusammenzufassen.

Die Zusammenfassung mehrerer Funktionen erfolgt nach dem bekannten Schema:
»  Erstellung eines Skriptes.
» Parametrierung des Skriptes.

» Anwendung des Skriptes mit der Funktion Script ausfuhren.
B Beispiel

Ein Skript wird angelegt, das samtliche Funktionen eines Landes zusammenfasst.

7.2.1 Projektierung eines Skriptes

Um ein Skript zu erstellen und Funktionen hinzuzuftigen:
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»

Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Funktionen.

Erweitern Sie die Ansicht und wahlen Sie den Eintrag Skripte.

Projektmanager

E!--- TUTORIAL_INTERNATIONAL (Startprojekt)

. £ Skripte
----- m&' Sprachdatei
----- 3} Archivserver
- [®] Rezepte
----- &% Batch Control
----- \‘_; Zeitsteuerung

5y Vemiegelungen

----- d Message Control
..... B Menis

[#-&8 Progammierschnittstellen
- /M zenon Logic {IEC 61131-3)
Production & Facilty Scheduler

----- @ Energy Management System

Erstellen Sie in der Detailansicht mit Skript neu ein neues Skript.
Bennen Sie dieses mit Country_native im Eigenschaftenfenster.

Dricken Sie in der Detailansicht die Schaltflache Funktionen hinzufiigen.

Bennen Sie dieses Skript mit Call_German im Eigenschaftenfenster.

Fugen Sie in dem sich nun 6ffnenden Funktionsauswahl-Dialog die entsprechenden
Funktionen hinzu.

Wahlen Sie die entsprechende Funktion und drticken Sie Hinzufiigen.

i

= I% Arbeitsbereich: Tutorials_Worksp
o INTERNATIONAL
TUTORIAL_INTERNATI

B

;*a e Y

Status

Typ

..

i

Call German
Call_Country_select
Call_Portuguese
convert to GALONES
convert to LITER
convert_to_CELSIUS
convert_to_FAHRENHEIT
Go_to_CEL
Language_native
Language MNOM-Latin
Language_polish
Language_portuguese
Reload Runtime
Schriftliste 2
send_text-message
Show_Menue

<

3

16 gesamt / 16 gefiltert / 3 selektiert

Skript ausfihren
Skript mit Online-...
Skript ausfihren
Einheitenumschalt...
Einheitenumschalt...
Einheitenumschalt...
Einheitenumschalt...
Bildumschaltung
Sprachumschaltung
Sprachumschaltung
Sprachumschaltung
Sprachumschaltung
MNachladen
Sprachumschaltung
Sende Nachricht
Mend anzeigen

Country_native
Country_native
Country_Portuguese

Eine MaBeinheit umgeschaltet
Eine MaEeinheit umgeschaltet
Eine MaEeinheit umgeschaltet
Eine MaBeinheit umgeschaltet

Beispiel CEL - [*][*]-[T,Rel:0d 1h,0rm...

ZENONSTR.TXT - Schriftliste 1
TEST_ASIATISCHE_TYPOQ.TXT - 737
TUTORIAL-POLISH.TXT - Schriftlist...
TUTORIAL-PORTUGUESETXT - Lan...
gednderte Objekte

717 - Language_portuguese
thomasl, E-Mail-Machricht (Gber O...
Menii anzeigen -> Main

Typ

Parameter

MName

Projekt

Einheitenumschaltung
Einheitenumschaltung
Sprachumschaltung

Eine Malieinheit umgescha. ..
Eine Malieinheit umgescha. ..
ZENONSTR.TXT - Schriftlis...

convert to LITER
convert_to_CELSIUS
Language_native

TUTORIAL_INTERMATIOMAL
TUTORIAL_INTERMATIOMAL
TUTORIAL_INTERMATIOMAL

[ Hinzufiigen ] [ Entfernen ][KeineAuswahI]

] [ Abbrechen ] [

Hilfe

]

Hinweis: Mit Shift bzw. Strg + Mauscklick ist eine Mehrfachauswahl von Variablen moglich.
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»  Wiederholen Sie diese Schritte fur ein zweites Skript:

Skriptname: Call_Portuguese

7.2.2 Anwendung eines Skriptes

Fur die Anwendung des erstellten Skriptes:

P Erstellen Sie eine neue Funktion.
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»  Offnen Sie die Funktionsgruppe Skript.

»  Wahlen Sie Skript ausfiihren.
[RWahien Sie Sine FUREIEE D X

Funktionsauswahl

7 -
E)-7.7 Favoriten

) Bildumschaltung

-E+0 AML und CEL
H-- ™1 Anwendung
73§ Archivserver
& Benutzerverwaltung
- Bilder
7 | Message Control
-8y Netzwerk
-3 | Report Generator
t--[#] Rezepte
—-§3 Skript
) skript ausfiihren
) skript mit Online-Auswahl
-4 Variable
75 VBA
-G VSTA
i Windows

Schnellhilfe

Skript ausfithren
Diese Funktion filhrt ein ausgewahltes Skript aus.
Mehr im Online-Handbuch

| [ Abbrechen ] [

»  Indem sich 6ffnenden Dialog Skript auswéhlen wahlen Sie Country_native
Skript auswahlen

Country_Portuguese

» Bennennen Sie dieses neu erstellte Skript mit Call_native.

» Erstellen Sie ein neues Skript fur die portugiesische Umschaltung.

Wenn Sie nun im Bild Main zwei neue Buttons zeichnen und die soeben erstellte Funktion anwenden,
haben Sie mehrere Funktionen mit einem Mausklick abgedeckt.
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7.2.3 Skript online auswahlbar

Zum Abschluss der Skriptanwendung werden Sie nun lernen, wie Sie die Auswahl Ihrer Skripte in der
Runtime auswahlbar machen.

»
4

»

»

Dazu gehen Sie exakt gleich vor, wie im Vorgangerkapitel beschrieben.

Bei der Auswahl der Skriptumschaltfunktion wahlen Sie jedoch Skript mit Online-Auswahl.

-
Wahlen Sie eine Funktion aus

Funktionsauswahl

= Favoriten

: ) Bildumschaltung

) Sollwert absetzen

-E+0 AML und CEL

H-- ™1 Anwendung

738 Archivserver

H|-gy Batch Control

& Benutzerverwaltung

- Bilder

H-- = Fehlerortung in elektrischen Netzen
7 | Message Control

-8y Netzwerk

]a;| Report Generator / Report Viewer
t--[#] Rezepte

—-§3 Skript

) skript ausfiihren

9
-4 Variable

H-&g VBA

-0 VSTA

i Windows

e O o O o O O O o O e B O R

I

-

Schnellhilfe

Interne ID: FKT_SCRIPT_WHL

Skript mit Online-Auswahl

Diese Funktion 6ffnet einen Dialog, in dem der Benutzer ein
Skript auswahlen und ausfiihren kann.
Mehr im Online-Handbuch

[ ok ][ Abbrechen | [ Hife

]

Zeichnen Sie im Bild Main einen Button Sprachauswahl und wenden Sie die soeben erstellte

Funktion darauf an.

Testen Sie Ihre Projektierung nun in der Runtime.

¥ Info

Die Skript-Funktion Skript mit Online Auswahl bietet fur den Bediener der

Runtime die freie Auswahlmaoglichkeit.
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7.2.4 Praxistipps Skripte

Nachdem Sie nun gelernt haben, Skripte zusammenzufassen stehen Ihnen eine Menge an
Anwendungsmaoglichkeiten offen.

BEISPIELE:

» Fremdsprachige Mitarbeiter kbnnen sich Ihre Bedienoberflache in deren Muttersprache
anzeigen lassen.

» Eine Projektierung von Einzelfunktionen und Skripten erméglicht Flexibilitat und
Wiederverwendung.

»  Nutzen Sie Skripte, um Standardvorgange zusammenzufassen.

» Durch den Einsatz von Skripten und dem daraus entstehenden Mehrfachnutzen kénnen
Einzelfunktionen eingespart werden. Administration und Ubersichtlichkeit werden dadurch
erleichtert.

7.3 Vom Betriebssystem vorgegebene Werteumrechnung
Nicht alle Wertumrechnungen mussen projektiert werden.

Folgende Werte und deren Darstellung werden in zenon direkt vom Betriebssystem tbernommen:
» Datumsformat

» Uhrzeitformat

53 | 59



7.4 Tipps zur Werteumrechnung

» Verwenden sie fur die Wertedarstellung - wann immer es moglich ist - die
Einheitendarstellung. So sparen Sie sich die Ubersetzung.

Beispiel Temperaturanzeige: Grad als Wort ist zu Ubersetzen. Das Zeichen ° hingegen

ist nicht nur in allen Sprachen gleich, es kann sogar auf Celsius, Fahrenheit und Kelvin
gleichermaBen angewandt werden.
Setzen Sie dazu in den Eigenschaften der Basiseinheit das entsprechende Zeichen.

»  Selbstverstandlich kédnnen Sie bei der Benennung der Mal3einheiten ebenfalls mit dem
@-Zeichen Ubersetzbare Begriffe einfigen. Das Bild zeigt beide Moglichkeiten:

07 N (=t RS e W 7 LU R R A 7
£ Veterheien|

=-¥= Fillmenge

i @Liter

i @Gallonen

Temperatur

B Celsius

i Fahrenheit

B-4=

» Fugen Sie jeder Sprachumschaltefunktion die entsprechende Werteumrechnung hinzu.
Anderenfalls kann es sehr leicht zu Missverstandnissen kommen.

» Setzen Sie die exakte Einheitenbezeichnung als Tooltip. In der gewohnten Umgebung wird

der Mensch selbstverstandlich immer in seiner jeweiligen Landeseinheit denken. Fur die
Fehlersuche, Optimierung der Internationalisierung und Projektoren mit Schwerpunkt
Internationalisierung kann diese Verwendung des Tooltipps jedoch eine wesentliche
Arbeitserleichterung bringen.

Machen Sie diesen Tooltip Ubersetzbar, verwenden Sie internationale Bezeichnungen auch

bei Land. Naturlich kénnen Sie die MaBeinheit (in unserem Beispiel Celsius) auch in die
jeweilige Sprache Ubersetzen.

8 Wizard auf bestehende Projekte anwenden

Sie haben in diesem Tutorial gelernt, wie Sie mogliche Herausforderungen des internationalen
Arbeitens in zenon l6sen. Doch zenon wére nicht zenon, wenn es nicht eine kleine eingebaute
Erleichterung fur diese Arbeitsschritte bereitstellen wirde.

Mit Hilfe des Language Table Wizard konnen Sie ein bereits bestehendes einsprachiges Projekt
automatisiert zu einem mehrsprachigen machen.

¥ Info

Der Wizard steht nur in englischer Sprache zur Verfigung.
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Ubersetzungshilfe Project Translation Interface n
zenon

9 Ubersetzungshilfe Project Translation Interface

Um mehrsprachige Texte effizient und schnell Gbersetzen zu k&nnen bietet zenon ab der Version 7.10
ein externes Ubersetzungstool.

Dieses arbeitet eng mit dem Language Translation Wizard zusammen:
IE._-J e | l "l——m

A R ol ¥ Beeu Bpou -
DyAndlaye_ibRne e
e Tt A e ol Hogetar -

»  Der Wizard dient dabei zum Export und zur Aufbereitung der in zenon projektierten
mehrsprachigen Inhalten.

»  Das Project Translation Interface tnterstitzt den Ubersetzer durch Darstellung der
projektierten Bilder sowie Marker fur Textlangen.

»  Nach abgeschlossener Ubersetzung importiert der Wizard die Daten zurtick nach zenon.

10 Message Control (lizenzpflichtig)

Achten Sie darauf, in den Eigenschaften fur den Knotenpunkt Message Control den Eintrag
Dynamischer Teil des Betreffs ebenfalls sprachabhéngig zu gestalten.

Achten Sie auch bei der Projektierung der Benutzerverwaltung auf internationale Standards. Wenn Sie
sich angewohnen, Telefonnummern immer inklusive der internationalen Vorwahl einzugeben, sind Sie
bestens fur spatere Erweiterungen vorbereitet.
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Beachten Sie dabei auch allfallige Anforderungen der jeweiligen Telefonanlage wie z.B. "0 ftr

Freileitung".
Diese Eintrage setzen Sie unter: Benutzerverwaltung => Benutzer => Schaltflache Benutzer neu

=> Registerkarte Message Control

-
Neuen Benutzer anlegen @
Benutzer | Passwort dndern | Message Control | Berechtigungsebenen | Benutzergruppen
Message Control Benutzer
Telefon
+431621199017

Mobiltelefon
+4366433119998

E-Mail

anyone@somejuhere. com

Ersatzperson

PIN-Code

NA-Code

& Achtung

Achten Sie bei Sprachbenachrichtigungen darauf, dass das angeschlossene
Telefon fur die Sprachnachrichten auch Uber die notwendigen Berechtigungen
(z.B. Auslandsgespréache ...) verfugt.

10.1 Sprachabhangige Texte bei Message Control

Denken Sie daran auch abgehende Messages zu internationalisieren.

Dabei arbeiten Benutzerverwaltung und Message Control eng zusammen:

» Inden Einstellungen der Benutzerverwaltung werden die Kontaktdaten der Empfanger
eingetragen.

»  Mit Hilfe von Benutzergruppen kénnen Sprachgruppen gebildet werden.

» Inder Versandart der Message Control wird der jeweilige Empfanger(kreis) hinzugeftgt

10.1.1 Projektierung der Message Control

Um eine Nachricht abzusetzen:

1. Offnen Sie im Projektmanager den Knoten Message Control
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2. Geben Sie im Eigenschaftenfenster im Eintrag Dynamischer Teil des Betreffs: einen
entsprechenden Text ein. Achten Sie darauf, dass dem Text ein @-Zeichen vorangestellt ist.
In diesem Beispiel geben Sie @Beispieltext ftir den Betreff in der Message Control ein.

3. Wechseln Sie im Projektmanager zum Knoten Sprachdatei und fugen Sie diesen Satz als
neues Schlusselwort ein.

4. Erstellen Sie nun die dazugehorige Funktion:
Wahlen Sie dazu in der Funktionsgruppe Message Control die Funktion Sende Nachricht

5. Parametrieren Sie diese Funktion in der Registerkarte Nachricht, indem Sie im Feld Freier
Nachrichtentext @ Textnachricht im Modul Message Control eingeben

Message Control

Nachricht | Empfangsbestatigung

Freier Nachrichtentesxt
@Textnachricht im Modul Message Control -

0

g

AN

U |
x

- Hife:

Text aus Grenzwert

[ aketiv

(@ von Variable < keine Variable verknipft =
von veretzter Variable
Grenzwerttext Parameter Platzhatter i
[ Benutzerkennung %« keine Varable verenipft >%Userld; (AML Haupt)
[ Benutzemame %< keine Variable vernipft >%UserMName; (AML, ...
[7] Computemame %< keine Variable vernipft >%ComputerMame:; (A...
[ Kommentar < keine Variable vernipft >%Comment; (AMLH...
[] Mamgruppe %% AlamGroup; (AML,GW Haupt,Var) L
[ Mamklasse % %AamClass; (AML.GW Haupt Var) 1
[ Zeit Alam anstehend %< keine Variable vernipft > Alarm TimeActive; {... =

[ Diesen Dialog zur Runtime anbisten

Hinweis: Bei der Zuordnung der Empfangername in der Registerkarte Versandart =>
Empfangername => ... ist Mehrfachauswahl moglich

Erstellen Sie in der Sprachdatei die jeweilige Ubersetzung fuir hren Nachrichtentext.
Ubersetzung fur dieses Tutorial: xxx

10.1.2 Praxistipps fir sprachabhangige Message Control
Um die jeweilige Sprache der abgehenden Nachricht dem Empfanger anpassen zu kénnen erstellen

Sie in der Benutzerverwaltung sprachabhéngige Benutzergruppen. Diese Gruppen kénnen zusatzlich
zu vorhandenen Gruppen angelegt werden.
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Wenn sie mit dieser Methode arbeiten, empfiehlt sich bei der Gruppenbenennung eine
entsprechende Kennzeichnung im Namen voranzustellen:

B P BOAX GRIFE L H e

Mame # Message Control group
T T
Language_Portuguese
Language_German
Language_Polish

3 total / 3 filtered /1 selected
.= Project tree EgﬁNetworktopology

11 Anwendungsmadglichkeiten der Sprachumschaltung

Die Moglichkeit der Sprachumschaltung ist nicht nur auf klassische Sprachumschaltung beschrankt.
Einige Beispiele, wie sie die Mehrsprachigkeit ebenfalls anwenden kénnen:

» Tooltipps

>  Menus

P Alarmmeldeliste
>

Chronologische Ereignislisten

Fur die Anpassung der von zenon bereitgestellten Bildtypen sowie die in der Runtime und im Editor
verwendeten Dialoge kénnen Sie den System Text Wizard verwenden.

12 Zusammenfassung

Nach Abschluss dieses Tutorials wissen Sie, wie Sie mit zenon effizient und mit wenig Aufwand
internationale Projekte projektieren. Viel Spal3 dabei.

EMPFEHLENSWERTE KAPITEL DER ONLINE-HILFE
Fur zusatzliche Informationen lesen Sie die entsprechenden Kapitel in der Onlinehilfe.

Die angefuhrten Links geben einen Uberblick tber die in diesem Tutorial verarbeiteten Informationen.

» Editor
Beschreibung

»  Basis Tutorial

58 | 59



v v Vv Vv Vv VvV Vv Vv 9

Projektverwaltung und Arbeitsbereich
Effizient projektieren mit zenon

Bilder

Funktionen

Skripte

Sprachumschaltung

Message Control
Masseinheitenumschaltung

Wizard: Language change
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