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1 Benvenuti nell'help di COPA-DATA 

ZENON VIDEO-TUTORIAL 

Esempi pratici di progettazione con zenon si trovano nel nostro canale YouTube 

(https://www.copadata.com/tutorial_menu). I tutorial sono raggruppati per tema e forniscono una 

panoramica di come si lavora con i diversi moduli di zenon. Tutti i tutorial sono disponibili in inglese. 

 

GUIDA GENERALE 

Se mancano informazioni in questo capitolo dell'help o se avete richieste di aggiunte, contattate 

documentation@copadata.com via E-Mail. 

 

SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE 

Per domande relative a progetti concreti, si prega di contattare il Customer Service via E-Mail 

all'indirizzo support@copadata.com. 

 

LICENZE E MODULI 

Se avete bisogno di moduli aggiuntivi o licenze, il nostro staff di sales@copadata.com sarà lieto di 

assistervi. 
 

2 Ricette standard 

Le ricette raccolgono valori impostabili e comandi in una lista che viene eseguita a Runtime con una 

chiamata di funzione. 

Le ricette possono essere configurate sia nell´Editor, che a Runtime (utilizzando un´immagine di tipo 

Ricette standard). 

Una raccolta di più ricette viene creata e gestita nel Manager di gruppi ricette. 

https://www.copadata.com/tutorial_menu
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MENÙ CONTESTUALE - MANAGER DI PROGETTO 

Voce di menù Azione 

Profilo Editor Apre il menù a tendina con i profili Editor predefiniti. 

Guida Apre la guida online. 

 
 

3 Configurazione nell'Editor 

3.1 Menù contestuale - Manager di progetto 

Voce di menù Azione 

Nuova ricetta Crea una nuova ricetta nella lista e apre il nome in modalità di 

modifica. 

Esporta tutti in XML... Esporta tutte gli inserimenti in un file XML. 

Importa XML Importa da un file XML. 

Importa ASCII Importa da un file ASCII. 

Profilo Editor Apre un menù a tendina per l'assegnazione di un profilo 

Editor. 

Guida Apre la guida online. 

 
 

3.2 Menù contestuale Visualizzazione dettagli: 

BARRA DEGLI STRUMENTI 

 

Voce di menù Azione 

Nuova ricetta Crea una nuova ricetta nella lista e apre il nome in modalità di 

modifica. 

Crea funzione standard Apre la finestra di dialogo per la selezione di una ricetta e di 

un'azione e crea una funzione adeguata. L´azione viene 

documentata nella finestra di emissione. 
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Voce di menù Azione 

Aggiungi variabile Apre la finestra di dialogo per la selezione delle variabili. 

Torna all'elemento di 

partenza 
Ritorna alla posizione di partenza nell´Editor di zenon. 

Nota: disponibile nel menù contestuale solo se si è passati alla 

posizione attuale da un altro punto dell´Editor usando il 

comando di menù contestuale Elementi collegati. 

Copia Copia le voci selezionate negli appunti. 

Inserisci Inserisce il contenuto degli appunti. Se esiste già una voce con 

lo stesso nome, il contenuto viene inserito come "Copia di ...". 

Elimina Cancella gli inserimenti selezionati. 

Sposta su Sposta l´inserimento all´interno della lista ricette di una 

posizione verso l´alto. 

Sposta giù Sposta l´inserimento all´interno della lista ricette di una 

posizione verso il basso. 

Modifica valore impostabile Attiva la cella Imposta valore per consentire l'immissione di un 

valore. 

_Esporta selezione in XML Esporta le voci selezionate in un file XML 

Importa XML Importa da un file XML. 

Esporta selezione in ASCII Esporta le voci selezionate in un file ASCII 

Importa ASCII Importa da un file ASCII. 

Rinomina Consente di rinominare la ricetta selezionata. Possibile anche 

cliccando con il mouse nel campo corrispondente della 

visualizzazione dettagli, oppure usando il tasto F2. 

Proprietà Apre la finestra delle proprietà. 

Guida Apre la guida online. 

MENÙ CONTESTUALE DELLA STRUTTURA AD ALBERO NELLA 

VISUALIZZAZIONE DETTAGLIATA 

Voce di menù Azione 

Aggiungi variabile Apre la finestra di dialogo per la selezione delle variabili. 

Nuova ricetta Crea una nuova ricetta nella lista e apre il nome in modalità di 
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Voce di menù Azione 

modifica. 

Crea funzione standard Apre la finestra di dialogo per la selezione di una ricetta e la 

definizione dell'azione desiderata 

Copia Copia le voci selezionate negli appunti. 

Incolla Inserisce il contenuto degli appunti. Se esiste già una voce con 

lo stesso nome, il contenuto viene inserito come "Copia di ...". 

Elimina Cancella gli inserimenti selezionati. 

_Esporta selezione in XML Esporta le voci selezionate in un file XML 

Importa XML Importa da un file XML. 

Esporta selezione in ASCII Esporta le voci selezionate in un file ASCII 

Importa ASCII Importa da un file ASCII. 

Rinomina Consente di rinominare la ricetta selezionata. Possibile anche 

cliccando con il mouse nel campo corrispondente della 

visualizzazione dettagli, oppure usando il tasto F2. 

Proprietà Apre la finestra delle proprietà. 

Guida Apre la guida online. 

MENÙ CONTESTUALE - DETTAGLI 

Voce di menù Azione 

Aggiungi variabile Apre la finestra di dialogo per la selezione delle variabili. 

Elimina variabile Elimina la variabile selezionata dopo una richiesta di conferma. 

Sposta su Sposta la variabile selezionata di una posizione verso l´alto. 

Sposta giù Sposta la variabile selezionata di una posizione verso il basso. 

Modifica valore impostabile Apre la cella con il valore impostabile in modalità di modifica. 

Rimuovi tutti i filtri Elimina tutte le impostazioni di filtro attive 

Guida Apre la guida online. 
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3.3 Creare un´immagine di tipo "Ricette standard" 

La gestione delle ricette a Runtime avviene mediante un'immagine di tipo Ricette standard. Questa 

immagine deve prima essere creata nell'Editor. 

CREARE UN´IMMAGINE DI TIPO "RICETTE STANDARD” 

CONFIGURAZIONE 

Zum Anlegen eines Bildes stehen zwei Vorgehensweisen zur Verfügung: 

 Usare la finestra di dialogo di creazione di immagini. 

 Creare un´immagine usando le proprietà. 

Come creare un´immagine tramite le proprietà, quando la finestra di dialogo di creazione di immagini 

è stata disattivata tramite la voce della barra dei menù Extras, Impostazioni e Utilizza assistenti di 

configurazione: 

1. Creare una nuova immagine. 

Nella barra degli strumenti o nel menù contestuale del nodo Immagini, selezionare il 

comando Nuova immagine. 

2. Modificare le proprietà dell´immagine: 

a) Assegnare un nome all´immagine nella proprietà Name. 

b) Nella proprietà Bildtyp, selezionare Ricette standard. 

c) Nella proprietà Schablone selezionare il modello desiderato. 

3. Configurare i contenuti dell´immagine: 

a) Nella barra dei menù, selezionare la voce Elementi di controllo.  

b) Selezionare la voce Inserisci template del menù a tendina. 

Si apre la finestra di dialogo che consente di selezionare layout predefiniti. In questo 

modo, determinati elementi di controllo verranno inseriti nell´immagine in posizioni 

predefinite. 

c) Rimuovere gli elementi non necessari dall'immagine. 

d) Selezionare altri elementi dal menù a tendina  Elementi di controllo, se necessario. 

Posizionarli nella posizione desiderata nell'immagine. 
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4. Creare una funzione di cambio immagine. 

 

ELEMENTI DI CONTROLLO 

Elemento di controllo Descrizione 

Inserisci template Apre la finestra di dialogo che consente di selezionare un 

template per un tipo di immagine. 

zenon fornisce template per i diversi tipi di immagine; ma anche 

l´utente può definire template individuali. 

I template forniti dal sistema inseriscono elementi di controllo 

predefiniti in posizioni predeterminate dell´immagine. È possibile 

cancellare (anche singolarmente) dall´immagine quegli elementi di 

cui non si ha bisogno. Altri elementi possono essere selezionati 

nel menù a tendina e posizionati nell´immagine di zenon. Gli 

elementi possono essere spostati e posizionati nell´immagine 

secondo le esigenze individuali. 

FINESTRA 

Finestra a Runtime. 
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Elemento di controllo Descrizione 

Nome ricetta Nome della ricetta attualmente selezionata 

Finestra ricetta Visualizzazione della ricetta selezionata in forma tabellare. 

Stato di avanzamento Barra di avanzamento che visualizza il progresso del processo di 

scrittura della ricetta. 

L´elemento di controllo visualizza la barra di avanzamento dal 

basso verso l'alto o da sinistra verso destra, a seconda della 

posizione e della forma dell'elemento. 

L´elemento di controllo è nascosto a Runtime e viene visualizzato 

solamente durante la scrittura di una ricetta. 

Nota: l´elemento di controllo viene visualizzato solamente se la 

proprietà Synchron schreiben (gruppo “Generale” della 

proprietà della ricetta) è attiva. 

FUNZIONI RICETTA 

Azioni per ricette a Runtime. 

Elemento di controllo Descrizione 

Nuova ricetta Crea una nuova ricetta. 

Modifica ricetta Modifica la ricetta corrente. 

Duplica ricetta Copia la ricetta corrente. 

Salva ricetta Salva la ricetta corrente con lo stesso nome. 

Elimina ricetta Cancella la ricetta corrente. 

Esporta ricetta Esporta la ricetta corrente in un file TXT. 

Importa ricetta Importa la ricetta corrente da un file TXT. 

Leggi valori da PLC I valori di tutte le variabili esistenti nella ricetta selezionata 

vengono acquisiti dal PLC e inseriti nella ricetta. Le modifiche 

devono ancora essere salvate! 

Modifica valore impostabile Modifica il valore di una variabile selezionata nella ricetta Un 

valore decimale può essere specificato con una virgola o un 

punto, il carattere decimale viene automaticamente convertito in 

un punto. 

Attenzione: se questo elemento non esiste nell'immagine, le 
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Elemento di controllo Descrizione 

ricette vengono visualizzate in sola lettura nella lista. 

Tutti i valori ++ Tutti i valori della ricetta selezionata vengono incrementati di 1. 

Tutti i valori -- Tutti i valori della ricetta selezionata vengono ridotti di 1.              

Invia ricetta I valori di tutte le variabili presenti nella ricetta selezionata 

vengono scritti nel PLC come visualizzati nella tabella. 

Aggiungi variabile... Aggiunge una variabile alla ricetta selezionata È possibile 

utilizzare anche variabili di altri progetti caricati. 

Elimina variabile Eliminazione di una variabile selezionata dalla ricetta. 

NAVIGAZIONE 

Elementi di controllo per la navigazione nelle ricette. 

Elemento di controllo Descrizione 

Ricetta precedente Passa alla ricetta precedente. 

Prima ricetta Passa alla prima ricetta 

Ricetta successiva Passa alla ricetta seguente. 

Ultima ricetta Passa all´ultima ricetta. 

SCRITTURA SINCRONA 

Se la proprietà Synchron schreiben è attivata, quando una ricetta viene inviata al PLC viene 

visualizzato l´elemento di controllo "Scrittura in corso" finché non giunge la conferma di scrittura al 

modulo ricette, indipendentemente dal fatto che questa sia positiva o negativa. Se si desidera reagire 

ad una conferma di scrittura negativa, è possibile utilizzare matrici di reazione. 

Info 

I pulsanti possono essere protetti con password e livello di autorizzazione. Per i 

dettagli si veda il capitolo Funzionamento a Runtime (A pagina: 19). 

 
 

3.4 Creare una nuova ricetta 

Per creare una nuova ricetta, selezionare nel Manager di progetto la voce Nuova ricetta del menù 

contestuale del nodo Ricette/ Ricette standard. La nuova ricetta viene visualizzata nella 
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visualizzazione dettagli del Manager di progetto.  Anche l'ulteriore configurazione viene eseguita 

nella visualizzazione dettagli. 
 

3.5 Aggiungere variabili alla ricetta 

Dopo aver creato una nuova ricetta (A pagina: 11), è possibile aggiungere variabili. 

Attenzione 

Le variabili stringa non possono essere scritte nel PLC con una ricetta standard. 

Per le variabili stringa, utilizzare il Manager di gruppi ricette. 

 

 

Le variabili vengono selezionate nella finestra di dialogo  'Filtro: Selezione variabili'. Le variabili 

vengono accettate con un doppio clic o premendo il pulsante Aggiungi. È possibile una selezione 

multipla. Possono essere utilizzate anche variabili da progetti subordinati e caricati. Tutte le variabili 

che devono essere aggiunte alla ricetta non devono essere protette da scrittura. Se si eseguono 

modifiche alle variabili (modificare della scala), nella ricetta viene adeguato in modo proporzionale 

anche il valore da impostare. 
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Info 

Un valore decimale può essere specificato con una virgola o un punto, il 

carattere decimale viene automaticamente convertito in un punto. 

ORDINARE LE VARIABILI 

È possibile ordinare le variabili come si desidera: 

Selezionare la variabile di cui si desidera modificare la sequenza e scegliere una delle seguenti azioni: 

 Nel menù contestuale, scegliere Sposta in su o Sposta in giù. 

 Spostare le variabili via Drag&Drop. 

In alternativa, è possibile disporre l'ordine delle variabili già durante il collegamento nella finestra di 

dialogo di selezione delle variabili con i tasti freccia. 

MENÙ CONTESTUALE DELLA VISUALIZZAZIONE DETTAGLI DELLE VARIABILI 

Parametro Descrizione 

Aggiungi variabile Apre la finestra di dialogo che consente di 

selezionare variabili. 

Elimina variabile Cancella le variabili selezionate dall'elenco dopo 

una richiesta di conferma. 

Sposta su Sposta la variabile selezionata di una posizione 

verso l´alto. 

Sposta in giù Sposta la variabile selezionata di una posizione 

verso il basso. 

Modifica valore impostabile Attiva la cella Imposta valore ed evidenzia il 

corrente valore impostabile. 

Rimuovi tutti i filtri Elimina tutti i filtri impostati. 

Guida Apre la guida online. 

 
 

3.6 Modifica valore impostabile 

Per modificare il valore impostabile di una variabile, esistono le seguenti possibilità: cliccare sulla voce 

Modifica valore impostabile del menù contestuale, oppure inserire direttamente la modifica 

desiderata nella colonna "Imposta valore". Per la verifica del valore impostabile, vengono visualizzati 
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per ogni variabile il valore tecnico minimo e massimo. È possibile effettuare selezioni multiple quando 

si eliminano le variabili, ma non quando si modificano le variabili. 

 

La variabile _LASTRECIPE contiene il nome dell'ultima ricetta standard eseguita. 

Con questa variabile è possibile realizzare una gestione dei tipi, poiché le informazioni relative ai tipi 

attualmente in fase di elaborazione sono disponibili in qualsiasi momento tramite questa variabile. 

La variabile _LASTNEWRECIPE contiene il nome dell'ultima ricetta standard creata. 

Le variabili  _LASTRECIPE e _LASTNEWRECIPE possono essere basate su qualsiasi driver e devono 

essere abilitate alla scrittura. 

 

Attenzione 

Eccezioni: 

La variabile _LASTRECIPE non può essere implementata con il driver di sistema 

standard. 

La variabile _LASTNEWRECIPE non può essere implementata con il driver di 

sistema standard. 

 
 

3.6.1 Controllo di impostazione valori 

Durante la scrittura dei valori, il valore riceve un bit di stato che indica che il valore stesso viene scritto. 

Se il processo di scrittura riesce, viene impostato il bit di stato corrispondente: 

 WR-ACK 

Il driver ha ricevuto un valore da scrivere. 

 WR-SUC 

Valore 1: scrittura riuscita. 
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Valore 0: scrittura non riuscita. Non è stato possibile settare il valore. 

 Info 

Se viene eseguito un reload, o viene eseguito un cambio server/Server-Standby, 

i messaggi di feedback o le conferme di scrittura in sospeso vengono eliminati! 

Questa combinazione di stati permane finché non viene inizializzata una nuova modifica di valore. Poi 

entrambi gli stati passano a 0, finché il procedimento di scrittura non è concluso. Per analizzare 

questo processo, nella REMA si deve eseguire una query di questa combinazione di bit: 

WR-ACK, WR-SUC 

Risultato: 

 WR-ACK 1, WR-SUC 1: operazione di scrittura riuscita. 

 WR-ACK 1, WR-SUC 0: operazione di scrittura non riuscita. 

Attenzione 

Il meccanismo mostra solo se l'operazione di scrittura è stata inviata 

correttamente (o non correttamente) al PLC. Questo non significa, però, che il 

valore sia stato effettivamente modificato sul PLC, poiché il PLC può 

resettare/sovrascrivere il valore immediatamente. (Per esempio, nella scrittura su 

output o transient bit, che vengono settati solamente a breve termine.) 

MODULI 

Questo meccanismo può essere utilizzato con i seguenti moduli: 

 FunzioneImposta valore: attivare l´opzione Attendi conferma scrittura nella finestra di 

dialogo di configurazione della funzione. 

 Ricette standard (A pagina: 13): attivare la proprietà Synchron schreiben . 

 Manager di gruppi ricette: attivare la proprietà Synchron schreiben. 

INSERIMENTO NELLA CEL 

Le seguenti proprietà sono disponibili nel gruppo Chronologische Ereignisliste delle proprietà di 

progetto: 

 Funktion SW-Setzen 

Perché venga creato un inserimento nella CEL, si deve attivare la proprietà Funktion 

SW-Setzen nel nodo Chronologische Ereignisliste delle proprietà di progetto. La risposta 

positiva o negativa verrà poi scritta nella CEL ogni volta che la funzione viene eseguita. 

 Registrazione valore impostabile solo in caso di modifica 
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Se la funzione è attivata, quando lo stesso valore viene impostato o ricevuto di nuovo, non ci 

sarà nessun inserimento nella CEL. Verranno registrate solo le variazioni di valore. 

L'esecuzione della proprietà non dipende dall' impostazione della proprietà Vecchio e 

nuovo valore della variabile. 

 Testo in caso di modifica valore impostabile 

Consente la creazione di un testo libero per la visualizzazione del nuovo valore. Per 

informazioni sui requisiti necessari e sull'uso di placeholder, consultare il capitolo Utilizzo di 

placeholder in caso di modifiche di valore impostabile. 

 Testo in caso di modifica valore impostabile (valore vecchio/nuovo) 

Consente la creazione di un testo libero per visualizzare il vecchio e il nuovo valore. Per 

informazioni sui requisiti necessari e sull'uso di placeholder, consultare il capitolo Utilizzo di 

placeholder in caso di modifiche di valore impostabile. 

Se una ricetta o un gruppo di ricette viene salvato o duplicato con un altro nome, le operazioni 

vengono mappate in una corrispondente voce nella CEL. 

Nell´inserimento CEL sono specificati: 

 Il nome della ricetta originale o del gruppo di ricette originali. 

 Il nome della nuova ricetta o del nuovo gruppo di ricette. 

 La versione della ricetta. 

Nota: queste informazioni sono rilevanti se una ricetta o un gruppo di ricette sono stati copiati e 

salvati di nuovo. Le modifiche possono essere facilmente tracciabili tramite la voce corrispondente 

nella CEL. 

Ricette standard e Manager di gruppi ricette 

Perché venga creato un inserimento nella CEL si usa una variabile di sistema, che passa al valore 1 

quando la scrittura della ricetta è riuscita. Una variabile globale viene analizzata sul server, una locale 

su ogni client, per verificare quando è stata completata la scrittura dell´ultima ricetta eseguita.  

Queste variabili possono essere utilizzate per generare un inserimento nella CEL usando valori limite 

o matrici di reazione. La query avviene con una matrice di reazione multianalogica  o una 

multibinaria. 
 

3.7 Eseguire le ricette 

L´esecuzione di ricette può avvenire: 

 A Runtime, tramite pulsante dell´immagine Ricette standard (A pagina: 24), 

 Tramite la chiamata di una funzione di esecuzione ricette configurata nell'Editor; questa 

chiamata funzione avviene tramite: 

 Script  (p.e. script AUTOSTART) 
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 Stato delle variabili 

 Elemento ad immagine dinamico, per es. pulsante 

 
 

4 Funzione di cambio immagine - Ricette standard 

La funzione di cambio immagine per l´immagine di tipo “Ricette standard” consente di aprire 

un´immagine con una ricetta standard a Runtime. 

Per configurare questa funzione: 

1. Creare una nuova funzione. 

2. Selezionare "Cambio immagine". 

3. Selezionare l´immagine desiderata di tipo Ricette standard (A pagina: 24)  

4. Si apre la finestra di dialogo di filtro per: 

 Selezione ricetta (A pagina: 17) 

 Proprietà delle colonne (A pagina: 18) 

5. Definire la ricetta e le proprietà delle colonne 

6. Chiudere la finestra di dialogo cliccando su OK. 

 
 

4.1 Cartella “Selezione ricette” 
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Parametro Descrizione 

Ricette Selezione della ricetta che deve essere visualizzata 

con l´esecuzione della funzione di cambio 

immagine. 

Proponi dialogo a Runtime Attiva: quando viene eseguita la funzione di 

cambio immagine a Runtime, viene visualizzata 

questa finestra di dialogo. La ricetta selezionata 

potrà poi essere modificata. 

Non attiva: l´immagine viene aperta con la ricetta 

definita nell´Editor. Nessuna possibilità di modifica 

a Runtime. 

 
 

4.2 Scheda “Proprietà delle colonne” 

In questa scheda è possibile definire quali colonne vengono visualizzate e in quale forma nel campo 

elenco. 

 

Parametro Descrizione 

Colonne disponibili Definizione delle colonne visualizzate a Runtime. 
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Parametro Descrizione 

Parametro Definizione delle proprietà della colonna 

selezionata. 

Etichetta: Etichetta della colonna a Runtime. 

Larghezza: Larghezza della colonna in pixel. 

Allineamento: Allineamento del testo della colonna. 

 
 

5 Funzionamento a Runtime 

A Runtime sono disponibili le seguenti funzioni per la gestione delle ricette: 

Parametro Descrizione 

Richiamo singolo diretto ricetta 

standard (A pagina: 21) 

Invio diretto della ricetta attivata. 

Richiamo singolo ricetta standard 

con selezione (A pagina: 21) 

Modifica dei parametri della ricetta attivata. 

Richiamo singolo ricetta standard 

con selezione online (A pagina: 

21) 

Selezione di una ricetta e modifica dei parametri. 

Quando si utilizza la funzione Richiamo singolo ricetta standard con selezione (A pagina: 21), viene 

aperta la maschera ricette. 

 

I pulsanti di questa finestra di dialogo sono: 
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Parametro Descrizione 

Salva Salva le modifiche nella ricetta. 

Chiudi Chiude le impostazioni della ricetta. 

Imposta Imposta la ricetta con i parametri correnti. 

Aggiungi variabile Aggiunge alla ricetta una nuova variabile selezionata dalla lista delle 

variabili. 

Rilascia variabile Cancellazione temporanea della variabile selezionata dalla ricetta (se la 

ricetta viene salvata, la cancellazione è definitiva). 

Modifica valore 

impostabile 
Modifica del valore impostabile della variabile selezionata. 

Un valore decimale può essere specificato con una virgola o un punto, il 

carattere decimale viene automaticamente convertito in un punto. 

Attenzione: se questo elemento non esiste nell'immagine, le ricette 

vengono visualizzate in sola lettura nella lista. 

Quando si utilizza la funzione Richiamo ricetta singola con selezione online (A pagina: 21), la ricetta e i 

suoi parametri possono essere selezionati e modificati. Viene aperta la finestra di dialogo di selezione 

ricette. La procedura è uguale a quella di configurazione nell´Editor, tranne per il fatto che nessuna 

ricetta può essere cancellata. 

Info 

Se viene eseguito un reload, o viene eseguito un cambio server/Server-Standby, 

i messaggi di feedback o le conferme di scrittura in sospeso vengono eliminati! 

Ulteriori informazioni sui file Runtime modificati sono disponibili nel capitolo File Runtime modificabili 

AUTORIZZAZIONE OPERATIVA A RUNTIME 

Le azioni eseguite a Runtime possono essere protette con una password e livelli di autorizzazione: 

 Per l'eliminazione, il salvataggio e la modifica di ricette, l'utente che ha effettuato il login 

deve avere il livello di autorizzazione configurato nella ricetta. Se manca l'autorizzazione 

necessaria, l'operazione non verrà eseguita. 

 Se il pulsante Modifica valore impostabile è protetto da una password, il valore nella tabella 

può essere modificato solo se l´utente dispone del livello di autorizzazione corrispondente. 

Altrimenti, in caso di Login temporaneo attivo, viene visualizzata la finestra di dialogo per 

eseguire il Login non appena si clicca su una colonna per modificare un valore. 

 Se il pulsante Salva modifiche è protetto da una password e l´utente non dispone del livello 

di autorizzazione necessario, quando si chiude l´immagine, viene aperta la finestra di dialogo 

di Login temporaneo per consentire di salvare le modifiche eseguite. 
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5.1 Funzioni - ricetta 

Per consentire la gestione delle ricette a Runtime, si deve procedere a creare le funzioni ricetta 

desiderate. 

Se si crea una funzione tramite la voce “Crea funzione standard” del menù contestuale della 

visualizzazione dettagli, zenon crea automaticamente una funzione Ricette standard per la ricetta 

selezionata. 
 

5.1.1 Ricetta singola 

Sono disponibili tre tipi di funzione "Ricetta singola”: 

 Richiamo singolo diretto ricetta standard 

 Richiamo singolo ricetta standard con selezione 

 Richiamo singolo ricetta standard con selezione online 

RICHIAMO SINGOLO DIRETTO RICETTA STANDARD 

Eseguendo questa funzione a Runtime si può inviare direttamente una ricetta definita. In una ricetta 

possono essere selezionate solo le variabili di processo di un driver. 

La ricetta deve essere specificata come parametro di trasferimento. La funzione viene configurata 

tramite una finestra di dialogo. 

 

RICHIAMO SINGOLO RICETTA STANDARD CON SELEZIONE 

Eseguendo questa funzione a Runtime si può modificare una determinata ricetta (modifica del valore 

impostabile) prima di inviarla. 
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La ricetta deve essere specificata come parametro di trasferimento. La funzione viene configurata 

tramite una finestra di dialogo. 

Dopo la selezione della ricetta, la funzione viene inserita nella lista delle funzioni. 

A Runtime si apre una finestra di dialogo quando la funzione viene eseguita. In questa finestra di 

dialogo vengono configurati le variabili e i valori impostabili della ricetta con i quali viene poi eseguita 

la funzione. 

 

Le impostazioni possibili a Runtime e nell'Editor sono: 

Parametro Descrizione 

Aggiungi variabile Aggiunge una nuova variabile alla ricetta. 

Rimuovi variabile Cancella la variabile selezionata dalla ricetta. 

Modifica valore 

impostabile 
Modifica il valore della variabile selezionata. 

RICHIAMO SINGOLO RICETTA STANDARD CON SELEZIONE ONLINE 

Con questa funzione è possibile selezionare una ricetta a Runtime e modificarla prima dell'invio (= 

modifica del valore impostabile). 

Come parametro di trasferimento deve essere specificata una ricetta predefinita. La funzione viene 

configurata tramite la seguente finestra di dialogo. 
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A Runtime viene aperta la finestra di dialogo di selezione ricette. 

 

Le opzioni configurabili sono: 

Parametro Descrizione 

Nuova Crea una nuova ricetta. 

Copia Copia la ricetta selezionata e la salva con un altro nome. 

Modifica Modifica il nome della ricetta selezionata. 

Elimina Cancella la ricetta selezionata. 

Dopo la selezione della ricetta, la funzione viene inserita nella lista delle funzioni. 

 

 

Le proprietà configurabili sono: 
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Aggiungi variabile Aggiunge una nuova variabile alla ricetta. 

Rimuovi variabile Cancella la variabile selezionata dalla ricetta. 

Modifica valore 

impostabile 
Modifica il valore della variabile selezionata. 

Se si vuole impedire la modifica delle ricette a Runtime, ma consentire una selezione delle singole 

ricette, è necessario eseguire un inserimento corrispondente nel file zenon6.ini. 

[FUNKTIONEN]  

REZEPT_AENDERN= 0: nessuna modifica consentita. 

1: modifica consentita (default). 

 
 

5.1.2 Ricetta Standard 

Usando questa funzione a Runtime, si può eseguire una ricetta salvata, leggerla dall'hardware o 

esportarla. Inoltre, è possibile importare o creare nuove ricette con i valori attuali dell'hardware. 

Procedura per creare la funzione: 

1. Creare una nuova funzione. 

2. Nel nodo Ricetta, selezionare la funzione Ricetta standard. 

3. Si apre la finestra di dialogo di selezione ricette. 

4. Nella scheda Selezione ricetta, selezionare la ricetta da aprire. 

5. Nella scheda Azione da eseguire, specificare l´azione che deve essere eseguita a Runtime. 

SELEZIONE RICETTA 
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Parametro Descrizione 

Seleziona ricetta Selezione della ricetta da leggere o scrivere. 

Nome ricetta da 

variabile 

Il nome della ricetta da leggere o scrivere è acquisito dalla variabile 

specificata. 

Attenzione: prima che la funzione venga eseguita a Runtime, la 

variabile stringa deve contenere un nome di ricetta valido, ad esempio 

Ricetta_4. Altrimenti la funzione non può essere eseguita 

AZIONE DA ESEGUIRE 

 

Parametro Descrizione 

Imposta valori I valori delle variabili della ricetta selezionata vengono scritti sul PLC. 

Leggi valori I valori delle variabili della ricetta selezionata vengono acquisiti dal PLC 

e sovrascrivono i valori correnti nella ricetta stessa. 

Duplica ricetta La ricetta sorgente crea una copia di se stessa con il nome della ricetta 

di destinazione. Il nome della ricetta duplicata non viene salvato nella 

variabile _LASTNEWRECIPE. 

Per i dettagli di configurazione, vedere la sezione Duplica ricetta. 

Esporta ricetta Esporta la ricetta. 

Per i dettagli di configurazione, vedere la sezione Esporta ricetta. 

Importa ricetta Importa la ricetta da file o da variabile. 

Per i dettagli di configurazione, vedere la sezione Importare ricetta. 

Proponi dialogo a Visualizza a Runtime la finestra di dialogo per consentire la modifica 
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Parametro Descrizione 

Runtime delle impostazioni.  

DUPLICA RICETTA 

 

Parametro Descrizione 

Seleziona ricetta di 

destinazione 

Selezione di una ricetta esistente, che deve essere sovrascritta dai dati 

della ricetta sorgente. 

Attenzione: i dati della ricetta di destinazione vengono sovrascritti. 

Nuova ricetta 

(genera nome) 

Viene creata una nuova ricetta secondo la sintassi standard. Gli spazi 

nella sequenza delle ricette vengono riempiti automaticamente. 

Esempio: esistono già Ricetta_0 e Ricetta_2. La prima duplicazione 

crea una nuova ricetta con il nome Ricetta_1. Con la seconda 

operazione “duplica”, viene creata una ricetta con il nome Ricetta_3. 

Ricetta di destinazione 

da variabile 

Il nome della ricetta di destinazione viene generato dal contenuto di 

una variabile di stringa. 

Nota: se la variabile stringa della ricetta di destinazione non contiene 

nessun testo, viene assegnato automaticamente un nome alla ricetta. 
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ESPORTA RICETTA 

 

Parametro Descrizione 

Genera 

automaticamente 

nome file 

Il nome file viene creato automaticamente. 

Assegna nome file Cliccando sul pulsante ... si apre l´Explorer per selezionare una cartella 

di archiviazione e per assegnare un nome di file. 

Nome file da variabile Il nome del file viene generato dal contenuto di una variabile di 

stringa. 

IMPORTA RICETTA 

 

Parametro Descrizione 

Assegna nome file Cliccando sul pulsante ... si apre l´Explorer per selezionare una cartella 

di archiviazione e un file. 
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Parametro Descrizione 

Nome file da variabile La ricetta viene importata da una variabile collegata 

 
 

5.2 Informazioni di stato per ricette e Manager di gruppi 

ricette 

Informazioni di stato vengono fornite a Runtime per: 

 Lettura / Scrittura. 

 Esportazione/importazione. 

 Salvataggio 

Quando si scrive una ricetta, la variabile contiene il risultato dell'operazione di scrittura. 

VALUES 

SCRIVI RICETTA 

Variabile driver di sistema: Ricetta standard/RGM scritta completamente 

Valor

e 

Risultato 

0 Impostare il valore di inizializzazione prima della ricetta. 

1 Operazione di scrittura riuscita. 

2 Operazione di scrittura non eseguita a causa di un errore di parametro. 

3 Operazione di scrittura non riuscita. 

4 Attendo conclusione. 

5 Scrittura interrotta, perché il Runtime è terminato. 

6 Intervenuto Timeout. 

7 Scrittura non eseguita perché si è verificata una condizione di blocco. 

8 Scrittura non eseguita perché la ricetta contiene valori non validi. 

Nota: se è stata attivata la funzionalità di rete nel progetto, la variabile di sistema Ricetta 

standard/RGM scritta completamente (locale) è rilevante per la funzione eseguita sul computer locale. 
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Info 

Quando si parla di "scrittura", si intende la scrittura sul driver. Il driver invia poi la 

ricetta al PLC. Questo significa: 

 Proprietà Synchron schreiben disattivata: se Ricetta standard/RGM scritta 

completamente ha il valore 1, questo non significa che i valori siano sul PLC. 

Significa solamente che sono stati scritti sul driver. 

 Proprietà Synchron schreiben è attiva: la modifica di valore avviene solo 

quando tutti i valori sul PLC sono attuali. 

Nota: la visualizzazione dello stato di avanzamento dell´operazione di scrittura 

avviene solamente se la proprietà Synchron schreiben è attiva. 

RICETTA IN ESECUZIONE 

Variabile driver di sistema: Funzione di ricetta/RGM in esecuzione 

Valor

e 

Risultato 

-1 In esecuzione 

0 Lettura del valore di inizializzazione riuscita. 

1 L'utente non ha l'autorizzazione operativa. 

2 Nessuna autorizzazione in rete. 

3 Annullamento da parte dell'utente. 

4 Errore - non è stato possibile leggere tutto, per es. per: 

 Interruzione della comunicazione con l'hardware prima dell'inizio del processo di 

lettura. 

 Un blocco dati non esiste sul PLC. 

 Errore verificatosi durante il trasferimento. 

5 Errore di salvataggio del file ricetta. 

6 Funzione terminata via VBA. 

FUNZIONI SPECIFICHE PER TIPO DI IMMAGINE 

Per le operazioni di: 

 Lettura (variabile del driver di sistema: Fine lettura di tutti i valori di ricetta standard/RGM), 

 Esportazione/importazione e 
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 Salvataggio 

di una ricetta per mezzo di una funzione specifica per tipo di immagine, sono a disposizione i 

seguenti valori: 

Valor

e 

Risultato 

0 Valore di inizializzazione attende la risposta del driver. 

1 Operazione di lettura riuscita. 

2 Errore di lettura, esportazione/importazione oppure salvataggio per: 

 Interruzione della comunicazione con l'hardware prima dell'inizio del processo 

di lettura. 

 Un blocco dati non esiste sul PLC. 

 Errore verificatosi durante il trasferimento. 
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